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Настоящий стандарт распространяется на подвесные изоляторы, гирлянды изоляторов, опорные, 
штыревые, стержневые линейные и проходные изоляторы на поминальное напряжение свыше 1000 В 
и устанавливает метод измерения индустриальных радиопомех на частоте от 0,5 до 2,0 МГц.

Метод основан на измерении уровня радиопомех при заданном испытательном напряжении.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4132—83 и стандарту МЭК 438—73.
(Измененная редакция, Изм. №  I).

I. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

1.1. Изоляторы для испытания должны быть чистыми, сухими и иметь температуру окружающего 
воздуха.

1.2. Испытание проводят на шести изоляторах.

2. АППАРАТУРА И ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Схема испытательной установки приведена на черт. I.
2.2. Уровень радиопомех определяют измерителем радиопомех не ниже 1-го класса по ГОСТ 

11001*, подключенным радиочастотным кабелем длиной не более 20 м. Радиопомехи измеряют на 
частоте (0,5±0.05) МГц. Частота, на которой проводят измерения, должна быть зарегистрирована.

2.3. Результаты измерения уровня радиопомех должны быть выражены в децибелах относительно 
I мкВ и приведены к сопротивлению R, . равному 300 Ом.

При пропорциональной зависимости измеряемого напряжения радиопомех от R, допускается 
применять Rt  от 30 до 600 Ом.

Если испытуемый изолятор имеет большую емкость, то нарушается пропорциональность между 
измеряемым напряжением помех и сопротиалением Rr  которое должно быть равно 300 Ом.

2.4. Испытательное напряжение подается от источника высокого напряжения через индуктивный 
фильтр /'(черт. 1), который предназначен для предотвращения прохождения высокочастотных токов 
помех, генерируемых в измерительную цепь со стороны источника.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51319—99.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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/  — j i m i u c h h m  оп о р н ая  ко н стр у к ц и я; 2  -  исп ы туем ы й и ю л я - 
тор ; J  — провод; 4  — возм ож ное располож ение и (м ерительного 
устройства; 5  — и сточн и к  н ап ряж ен и я; Л/ — и зм ерительн ое уст

рой ство ; Г  — ф ильтр

Черт. I

Для этого фильтр ^должен иметь сопротивление не менее 10 кОм на намеряемой частоте. 
(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.5. Схема измерительного устройства Л/ приведена на черт. 2.

/  — изм ери тел ьн ы й  п ри б о р  с входны м  с о п р о т и в 
лени ем  Я ,; К  — ради очастотн ы й  кабель; Р — раз- 
р ял н и к : Z t  — эл е м ен т  с в язи ; L — катуш ка и н д у к 
ти вн ости ; й ( — рези стор , согласую щ ий вход и зм е 
р и тел ьн ого  при бора с  в ол н овы м  со п роти в л ен и ем  
кабел я; Я, и Я3 — резисторы

Черт. 2

Элемент связи Z  представляет собой конденсатор или последовательное соединение конденсатора 
и катушки индуктивности. Мри Rl 300 Ом отклонение результирующей величины сопротивления 
последовательного соединения Zt и R, на измеряемой частоте должно быть равно (300±40) Ом, при 
этом фазный угол не должен превышать 20\

2.6. Входное сопротивление измерителя радиопомех должно быть равно волновому сопротивле
нию кабеля ZL или согласовано с ним введением сопротивления Rc. Сопротивления R, и R: выбираются 
из условия

R, — R{ +
/?• (Rc + Ra ) 
Л з т  Rc +Ra

2.7. Катушка L на частоте 50 Гц должна иметь небольшое сопротивление, чтобы шунтировать 
токи промышленной частоты. На измеряемой частоте сопротивление ее должно быть не менее 3(ХЮ Ом.
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2.8. Испытание изоляторов должно быть проведено при нормальных климатических условиях: 
температу ре окружающего воздуха, "С . . . 20±5
атмосферном давлении. кПа (мм рт. с т .) . .  101±5(760±40) 
относительной влажности, %, не более. . .  75 
(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.9. Испытание проводят на специальной измерительной площадке, изолированной от посторон

них предметов.

3. ПРОВЕЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Во время испытания фиксируют климатические условия.
3.2. Перед проведением испытания измеряют уровень радиопомех от установки (у ровень фона) в 

зависимости от напряжения без испытуемого изолятора или с элементом, не создающим помех.
При нормируемом напряжении уровень фона должен быть не менее чем на 10 дБ ниже допусти

мого уровня радиопомех изолятора. При снятии показаний измеренные помехи фиксируются как 
помехи от изолятора, если измеренный уровень превышает уровень фона не менее чем на 6 дБ.

3.3. Измерения проводят в следующей последовательности. На изолятор не менее чем на 5 мин 
подают напряжение, на 10% превышающее нормированное испытательное напряжение. Затем напря
жение снижают до значения, равного 30% — 50% нормированного.

После этого напряжение на изоляторе ступенями повышают до значения, при котором уровень 
радиопомех превышает допустимый уровень Г оп относительно 1 мкВ. и наконец, снова снижают 
ступенями.

Величина ступени повышения или понижения напряжения должна составлять 10% — 15% нор
мированного.

Напряжение радиопомех регистрируют на всех ступенях испытательного напряжения. При этом за 
результат испытания принимают наибольшее показание прибора на одной из ступеней или статисти
ческое значение радиопомех

3.4. Если значение испытательного напряжения не было предварительно задано, измерение на
пряжения радиопомех проводится по п. 1.3.3 в диапазоне от 3% до 30% сухоразрядного напряжения 
испытуемого изолятора.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Изоляторы считают выдержавшими испытание при выполнении следующих условий:
- если уровень помех не превысит при нормированном испытательном напряжении допустимый 

уровень и если в характеристике отсутствуют скачкообразные подъемы уровня помех при повышении 
напряжения до 110% нормированного испытательного напряжения;

- если ГС|£ Г10П. Это условие должно быть соблюдено по требованию заказчика.

Ус, =  У + Ко,

где У = -L £  у  — среднее значение результатов измерений, дБ; 

п — число испытуемых изоляторов;
К — коэффициент, зависящий от числа испытуемых образцов и равный 1.42 при 

и =  6. При 6<л<6 К выбирают по ГОСТ 16842*;

«  -  1т±т,?,<»-. -  п г — среднеквадратическое отклонение результатов измерений, дБ.

Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. №  1).

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51326—99.
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