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Введение

a) Т ехн ические  пол ож ени я, о с н о в н ы е  в о п р о с ы  и о р га н и за ц и я  стандарта
Учитывая то, что больш инству атомных станций более 20 лет. управление старением контрольно- 

измерительной аппаратуры в настоящее время является актуальной задачей особенно для станций, 
которые продлили свои лицензии на эксплуатацию или рассматривают такую  возможность. Настоящий 
стандарт предназначен для использования операторами атомных станций (энергетических компаний), 
экспертами по оценке систем и лицензиарами.

b ) М есто  настоящ его  станд арта  в  с тр у кту р е  ста н д а р то в  с е р и и  МЭК ПК 45А
М ЭК 62342 является документом  М ЭК ПК 45А второго уровня, рассматривающ им характерные 

проблемы управления старением аппаратуры атомных станций и установок.
М ЭК 62342 —  головной стандарт М ЭК ПК 45А. охватывающ ий область управления старением 

систем контроля, используемых на атомных станциях для  выполнения функций, важных для безопас
ности. М ЭК 62342 —  вводный стандарт в серию  разрабатываемых М ЭК ПК 45А  стандартов, которые 
рассматривают управление старением специф ичных систем контроля и управления или их элементов, 
таких как датчики, преобразователи и кабели.

Более подробное описание структуры серии стандартов М Э К ПК 45А  см. в перечислении d) на
стоящего введения.

c) Р еком енд ации  и о гр а н и че н и я  п о  п р и м е н е н и ю  стандарта
Настоящ ий стандарт не устанавливает дополнительные ф ункциональные требования к системам 

безопасности. Механизм старения должен бы ть предотвращ ен и соответственно диагностирован по
средством измерений эксплуатационны х характеристик. В настоящем стандарте приведены рекомен
дации для следую щ их аспектов:

- критерии для оценки старения оборудования контроля и управления на атомных станциях:
- действия, необходимые для создания программы управления старением оборудования контро

ля и управления атомной станции, и
- контроль эксплуатационны х характеристик, таких как время реакции и устойчивость калибровки, 

как средств управления старением датчиков и преобразователей.
Методики проведения испытаний и контроля, применяемые для оценки состояния старения си

стем контроля и управления атомных станций, продолжают соверш енствоваться, и настоящ ий стандарт 
не может включать в себя ссылки на все современны е технологии и методики проведения испытаний 
и контроля. Однако несколько таких методик приведены в настоящ ем стандарте в приложениях В и С.

Для того чтобы настоящ ий стандарт сохранял актуальность в будущем, при ого разработке осо 
бое внимание уделено принципиальным вопросам, а не конкретным технологиям.

d) О писанио  с т р у кт у р ы  ста н д а р то в  се р и и  М ЭК ПК 45А  и в за и м о с в я зь  с д р у ги м и  д о ку м е н т а 
м и  М ЭК и д о кум е н та м и  д р у ги х  о р га н и за ц и й  (М АГАТЭ, ИСО)

Стандартом высшего уровня в стандартах серии М ЭК ПК 45А  является М ЭК 61513. Он содер
ж ит общие требования к системам и оборудованию контроля и управления, вы полняю щ им функции, 
важные для безопасности на атомных станциях. М ЭК 61513 ф ормирует структуру стандартов серии 
М ЭК ПК45А.

М ЭК 61513 содержит прямые ссылки на другие стандарты М ЭК ПК 45А, рассматривающ ие об 
щие темы, связанны е с классиф икацией ф ункций и классиф икацией систем, аттестацией, разделени
ем систем, защ итой от отказа по общ ей причине, аспектами программного обеспечения и аппаратных 
средств компью терных систем и проектированием пультов управления. Стандарты второго уровня, на 
которые имеются ссылки, последовательно рассматривают вместе со  стандартом М ЭК 61513.

На третьем уровне —  стандарты М ЭК ПК 45А. на которые нет прямых ссылок в М ЭК 61513. —  это 
стандарты, связанные с определенным оборудованием, техническими методами или определенной д е 
ятельностью. Как правило, документы, ссылаю щ иеся на документы второго уровня (по общ им темам), 
могут использоваться самостоятельно.

Четвертый уровень стандартов серий М ЭК ПК 45А  представляет собой технические отчеты, кото
рые не являются нормативны ми документами.

Ф ормат изложения М ЭК 61513 аналогичен основной публикации по безопасности М ЭК 61508 и 
содержит полную схему жизненного цикла безопасности и структуру жизненного цикла системы, а так
ж е интерпретирует основные требования, изложенные в М ЭК 61508-1. М ЭК 61508-2 и М ЭК 61508-4, 
применительно к атомной отрасли. Соответствие М ЭК 61513 облегчит выполнение требований, изло
женны х в М ЭК 61508. поскольку они были интерпретированы для атомной промыш ленности. В этой 
IV
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структуре М ЭК 60880 и М ЭК 62138 соответствуют М ЭК 61508-3 применительно к аспектам программно
го обеспечения в атомной отрасли.

М ЭК 61513 ссылается на стандарты ИСО и документ МАГАТЭ 50-C-Q A (замененный на МАГАТЭ 
G S-R-3) по вопросам, связанным с  обеспечением качества (ОК).

Стандарты серии М ЭК ПК 45А  последовательно внедряют и детализируют принципы и основные 
аспекты  безопасности, предусмотренные в Руководствах МАГАТЭ по безопасности атомных станций 
и в других документах по  безопасности МАГАТЭ, в особенности в Требованиях NS-R-1. устанавлива
ющ их требования к безопасности при проектировании атомных электростанций, и в Руководстве по 
Безопасности NS-G-1.3. рассматривающ ем системы контроля и управления, важные для безопасности 
на атомных электростанциях. Терминология и определения, используемые в стандартах ПК 45А. соот
ветствуют терминам и определениям, используемым МАГАТЭ.

V
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

АТО М Н Ы Е СТАНЦИИ

К о н тр о л ь  и уп р а в л е н и е , в а ж н ы е  д л я  б е зо п а сн о сти .
У пр ав л е ни е  старением

Nuclear power plants. Instrumentation and control systems important to safety. Management of ageing

Дата введения — 2017—04— 01

1 Область применения

1.1 У правление  ф и зи ч е ски м  старением

Настоящ ий стандарт приводит стратегии, технические требования и рекомендации по управле
нию старением систем контроля и управления атомной станции (далее —  А С ) и сопутствующ его обо
рудования. Настоящ ий стандарт содержит справочные приложения о  методах испытаний, методиках и 
технологиях, которые могут использоваться для проверки надлежащ его ф ункционирования оборудова
ния контроля и управления и нацелены на то. чтобы предотвратить неблагоприятное влияние деграда
ции. вызванной старением, на безопасность, эф ф ективность или надежность АС. Настоящ ий стандарт 
применяется ко всем типам АС и рассматривает вопросы безопасности.

1.2 У правление  те хн о л о ги ч е ски м  старонием  (устареван ием )

Настоящ ий стандарт ограничен управлением ф изическим старением систем контроля и управле
ния. которое может иметь прямые последствия для безопасности АС. Настоящий стандарт не рассма
тривает подробно аспекты  технологического старения (т. о. устаревание).

На практике полная схема управления старением должна вклю чать в себя и устаревание в свя
зи с тем, что устаревание является доминирую щ ей проблемой жизненного цикла многих технологий 
контроля и управления (от проектирования до  технического обслуживания, замены и модернизации в 
процессе эксплуатации).

1.3 Ц ель насто ящ е го  станд арта  в о тн о ш е н и и  бе зо па сн о сти

Настоящ ий стандарт определяет минимальны е требования к идентиф икации лю бы х потенциаль
ных воздействий на безопасность АС, вызванных старением систем контроля и управления, и к выпол
нению  действий для предотвращения влияния старения на уровень безопасности АС.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следую щ ий стандарт:
IEC 61513:2001. Nuclear power plants —  Instrum entation and control fo r system s im portant to safety —  

General requirem ents for system s (МЭК 61513:20011»Атомны е станции. Системы контроля и управления, 
важные для безопасности. Общ ие требования)

11 Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, 
рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

Издание официальное

1
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3 Термины и определения

В настоящ ем стандарте применены следую щ ие термины с  соответствующ ими определениями:
3.1 то ч н о с ть  изм е р е н и й  (accuracy o f m easurem ent): Степень соответствия между результатом 

измерения и условно истинным значением измеряемой величины.

П р и м е ч а н и е  1 — Термин «точность» — качественное понятие.

П р и м е ч а н и е  2 — Термин «прецизионность» не следует использовать вместо «точности».

(IEV 394-40-35]
3.2 староние  (ageing): О бщ ий процесс, вследствие которого характеристики конструкции, систе

мы или элемента постепенно меняются со  временем или в результате использования.

П р и м е ч а н и е  — Такая деградация обусловлена физическими механизмами, присущими материалам эле
ментов и связанными с конструкцией, сборкой и функциональными характеристиками оборудования контроля и 
управления. Она обусловлена воздействием окружающей среды и работой оборудования.

[IAEA Safety Glossary. 2006]
3.3 ка л и б р о в ка  (calibration): Набор действий, которые устанавливают, при заданных условиях, 

зависимости между значениями величин, показанны х измерительным прибором или измерительной 
системой, или значениями, представленными вещ ественной мерой или эталоном, и соответствующ ими 
значениями, реализуемы ми стандартами.

П р и м е ч а н и е  — Более подробно см. IVM 6.11.

[IEV 394-40-43]
3.4 канал  (channel): Совокупность взаимосвязанных элементов в системе, которая выдает один 

выходной сигнал. Канал теряет свою  идентичность, если сигналы одного выхода объединяются с  сигна
лами. поступаю щ ими от других каналов (например, от контрольно-измерительного канала или канала 
обслуживания устройств безопасности).

[IAEA Safety Glossary. 2006]
3.5 в за и м н а я  ка л и б р о в ка  (cross-calibration): Процедура взаимного сравнения показаний резер

вированных измерительных приборов (например, температурны х датчиков), чтобы идентиф ицировать 
выбросы показаний датчиков как средство подтверждения калибровки или идентиф икации изменений 
калибровки. Этому определению более соответствует термин «взаимная валидация», но чащ е исполь
зуется термин «взаимная калибровка».

[IEC 62385, 3.6]
3.6 р а сче тн ы й  с р о к  с л у ж б ы  (design life): Период, в течение которого установка или элемент, как 

ожидается, будет ф ункционировать в соответствии с техническими условиями, по которым они были 
изготовлены.

[IAEA Safety Glossary. 2006]
3.7 ж и зн е н н ы й  ц и кл  с и с те м ы  ко н тр о л я  и уп р а в л е н и я  (l&C  life cycle): Совокупность необходи

мых мероприятий, связанных с созданием и эксплуатацией системы контроля и управления, которые 
происходят в течение интервала времени, начинающ егося на этапе разработки концепции и ф орм ули
рования требований к системе и заканчивающ егося тогда, когда система контроля и управления более 
не доступна для использования.

3.8 и сп ы та н и е  на м есте работ, н а тур н о е  и с п ы та н и е  (in situ test): Испытание датчика или преоб
разователя сигнала, проводимое без удаления датчика или преобразователя сигнала из положения его 
нормальной установки в системе.

[IEC 62385. 3.9]
3.9 у с та н о в о ч н ы й  с р о к  с л у ж б ы  (installed life): Временнбй интервал от установки д о  изъятия из

делия из эксплуатации, в течение которого на оборудование или его элементы могут воздействовать 
условия эксплуатации в соответствии с условиями, заданными проектом.

П р и м е ч а н и е  — Установочный срок службы оборудования может составлять 40 пет с периодической 
заменой определенных элементов: таким образом, установочный срок службы элемента составит менее 40 лет.

[IEC 60780, 3.10]
3.10 м од е р н и за ц и я  (m odernization): Замена аналогичными или усоверш енствование более новы

ми системами и элементами. «Замена» —  это термин, который следует использовать, если нет измене* 
2



ГОСТ Р М ЭК 62342— 2016

иий в требованиях: «усоверш енствование» —  это термин, который следует использовать, если уровень 
требований повышается.

П р и м е ч а н и е  1 — «Доработка», «переоборудование», «модификация», «обновление» и «усовершен
ствование» — это сходные термины, которые в основном используются взаимозаменяемо. Они отличаются 
лишь оттенками значения (IAEA-TECDOC-1066). Термин «усовершенствование» следует использовать, если 
требования повышаются. Усовершенствование также включает в себя реализацию новых функциональных 
возможностей.

П р и м е ч а н и е  2 — Термины «заменить» и «обновить» являются сходными и часто взаимозаменяемы. 
Данные термины применяют как к одиночному элементу, так и к полной системе контроля и управления.

3.11 м о н и то р и н г (m onitoring): Непрерывное или периодическое измерение параметров для опре
деления состояния системы.

[IEV 393-18-40]
3.12 у с л о в и я  э ксп л уа та ц и и  (operating conditions): О кружаю щ ая среда, условия работы на мощ 

ности и состояние сигналов, ожидаемые в результате нормальной эксплуатации и постулируемого ис
ходного события.

3.13 п р о д е л ь н ы е  те хн и че ски е  х а р а кте р и сти ки  (perform ance lim its): Пределы, определяющ ие 
количественные статические и динамические характеристики подсистем ввода и вывода, измеряемые 
во время эксплуатацииУобследования измерительного канала для данны х условий окружаю щ ей среды 
(например, излучение, влажность, температура, электромагнитное поле и т. д.).

П р и м е ч а н и е  — Точность, время реакции и устойчивость измерительного канала являются атрибутами 
предельных технических характеристик.

3.14 п р о гн о зн о е  те хн и че ско е  о б сл уж и в а н и е  (predictive m aintenance): Вид проф илактического 
технического обслуживания, выполняемого непрорывно или через определенные интервалы времени, 
определяемы е в зависимости от наблюдаемого состояния с целью контроля, диагностики или анали
за тенденций изменения индикаторов состояния конструкции, системы или элемента. Полученные ре
зультаты позволяют определять текущ ее и будущее ф ункциональное состояние или характер и граф ик 
планового технического обслуживания.

П р и м е ч а н и е  —  Также употребляется термин «техническое обслуживание по текущему состоянию».

(IAEA Safety G lossary, 2006]
3.15 п р о ф и л а кти ч е ско е  те хн и че ско е  о б сл уж и в а н и е  (preventive maintenance). Действия, на

правленны е на выявление, исклю чение или смягчение последствий ухудшения ф ункционирования 
конструкции, системы или элемента с целью поддержания или продления их полезного срока службы 
посредством контроля этого ухудшения и отказов и удержания их на приемлемом уровне.

П р и м е ч а н и е  1 — Профилактическое техническое обслуживание может быть периодическим техниче
ским обслуживанием, плановым техническим обслуживанием или пролюзным техническим обслуживанием.

П р и м е ч а н и е  2 — Данный термин имеет значение, противоположное значению термина «восстанови
тельное техническое обслуживание».

(IAEA Safety Glossary, 2006]
3.16 а тте сто в а н н ы й  р е сур с  (qualified life): Период, в течение которого конструкция, система или 

элемент, как это бы ло подтверждено посредством испытаний, анализа или на основе опыта, будут 
способны выполнять свои ф ункции в приемлемых пределах, в заданных условиях эксплуатации, со
храняя при этом способность выполнять свои функции безопасности в случав проектной аварии или 
землетрясения.

(IAEA Safety Glossary, 2006]
3.17 врем я  р е а кц и и : врем я  ср а б а ты в а н и я  (response tim e): Время, необходимое для достижения 

элементом определенного состояния на выходе после получения сигнала, обусловливающ его переход 
к этом у состоянию.

(IAEA Safety G lossary, 2006]
3.18 п о сто я н н а я  врем ени  (tim e constant): Для системы первого порядка —  время, необходимое 

для достижения выходным сигналом системы 63,2 % его конечной вариации после ступенчатого изме
нения ее входного сигнала.
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Если система не является системой первого порядка, термин «постоянная времени» неприменим. 
Д ля системы более высокого порядка следует использовать термин «время реакции/срабатывания»

[IEC 62397. 3.9]
3.19 а н а л и з  те н д е н ц и й  (trending analysis): П роцесс получения данны х измерительного прибора 

в течение долгого времени в целях ф ормирования хронологии измерительного канала или его эле
ментов (например, калибровка) или сравнение с  резервированными измерительны ми приборами (на
пример. взаимная калибровка/сравнение), чтобы определить, бы ли ли затронуты технические харак
теристики.

3.20 усо в е р ш е н ств о в а н и е  (upgrading): Реконструкция оборудования с расш ирением конструк
ционны х или ф ункциональны х возможностей на основе опыта эксплуатации и доступности новых тех
нических средств/материалов. Она включает в себя переход на материалы, более стойкие к ф акторам 
старения, изменение компоновки для повыш ения надежности и даже перемещ ение оборудования и 
реализацию  новых ф ункциональных возможностей.

4 Общие положения

Опыт, накопленны й в промы ш ленны х отраслях энергетики и непрерывного производства, показал, 
что старение систем контроля и управления на предприятиях может привести к снижению работоспо
собности и ремонтопригодности. Данная проблема существует также и на АС. Поддержание заданной 
производительности и общ ей надежности систем контроля и управления ограничивается:

a ) физическим старением оборудования контроля и управления, приводящим к его деф ектам:
b ) устареванием оборудования (систем и элементов) как с  точки зрения взаимозаменяемости д е 

талей. так и технической поддержки, осущ ествляемой поставщ иками.
Задачи обеспечения общ ей надежности систем контроля и управления АС в течение всего срока 

службы обусловлены относительно длительным сроком службы  станции по сравнению  со сроком служ
бы оборудования контроля и управления, подверженностью ионизирующ ему излучению и аттестацион
ными требованиями к системам безопасности.

Вместе с управлением промы ш ленными активами и обеспечением экономичной эксплуатации 
станции, контроль или управление старением оборудования контроля и управления на АС может яв
ляться ф ормальным обязательством, выполнение которого необходимо демонстрировать надзорным 
органам по ядерной безопасности. Одним из вариантов реш ения проблемы старения оборудования 
контроля и управления является систематическое его обновление при появлении проблем, вызванных 
старением, или заблаговременно. О днако многие системы контроля и управления АС не предусма
триваю т систематического обновления оборудования контроля и управления, и не подлежат быстрой 
и простой замене эквивалентными системами. Использование специализированных систем контроля 
и управления на АС. установка систем контроля и управления оборудования в замкнуты х (радиоак
тивны х) помещ ениях, необходимость лицензирования надзорным органом по ядерной безопасности и 
вы сокая стоимость длительны х простоев станции представляют собой лиш ь несколько причин, почему 
усоверш енствование системы контроля и управления может быть длительны м, сложным и дорогим. 
Другой подход к реш ению проблем, вызванных старением, состоит в продолжении использования су
щ ествующ его оборудования контроля и управления, принимая конкретные меры для обслуживания 
данного оборудования. В приложениях к настоящ ему стандарту приведены примеры мер. применяе
мых на АС  для того, чтобы справиться со  старением оборудования контроля и управления АС.

5 Требования к управлению старением

5.1 О бщ ие пол ож ени я

Настоящ ий раздел содержит требования и рекомендации к разработке методологических под
ходов и практических процессов, необходимых для управления старением оборудования контроля и 
управления.

5.2 М етодологи я

Необходимо разработать методологию управления старением оборудования контроля и управ
ления. позволяющ ую оценить все задачи долгосрочных стратегий эксплуатации с учетом обеспечения 
безопасности АС.
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Необходимо определить потенциальны е воздействия на безопасность АС, обусловленны е старе
нием оборудования контроля и управления, и предпринять конкретные действия, обеспечивающ ие со
хранение уровня безопасности АС. Кроме того, должна проводиться аттестация оборудования контро
ля и управления. При оценке влияния механизма старения на оборудование или элемент необходимо 
дополнительно рассмотреть:

a) эф ф екты, которые могут привести к отказу при нормальных условиях эксплуатации, и
b ) эф ф екты, которые могут привести к отказу при аварийных условиях (включая сейсмические 

условия и условия проектной аварии).
Необходимо определить параметры, относящ иеся к старению оборудования контроля и управ

ления и влияющ ие на безопасность (например, дрейф  калибровки, увеличение времени реакции), и 
установить средства и методы сбора данны х для вериф икации эксплуатационны х характеристик обо
рудования контроля и управления. Следует периодически проводить сбор данных об эксплуатацион
ных характеристиках оборудования контроля и управления, а также анализировать их и сравнивать с 
критериями приемлемости. Поскольку полностью  идентиф ицировать механизмы старения затрудни
тельно, важно создать эф ф ективную  инф ормационную  систему обратной связи, используя в этих целях 
опыт, накопленны й при эксплуатации АС и в других отраслях промы ш ленности. Надежность источни
ков инф ормации следует контролировать с  помощ ью проведения независимых проверок. В рамках ис
пользуемой методологии следует учитывать предполагаемое развитие ф ункциональных потребностей, 
характеристики материалов, поставки элементов и кадровые ресурсы, необходимые для эксплуатации 
и сохранения безопасности станции.

О сновная методология управления старением состоит из следую щ их трех концептуальных эта
пов. вы полняемых итерационным способом:

a) понимание явления старения и определение его (потенциального) влияния на оборудование 
контроля и управления. Такое понимание может быть получено в результате исследования, опыта экс
плуатации и из других источников (см. раздел 6).

b ) оценка влияния старения на АС с  учетом особенностей условий эксплуатации, анализа рисков, 
выбора оборудования контроля и управления и составляющ их его элементов, анализа условий эксплу
атации АС и оценка деградации оборудования вследствие старения (см. раздел 7);

c) вы полнение необходимых компенсирую щ их действий для противодействия эф ф ектам старе
ния. определение специальны х средств для управления старением оборудования контроля и управ
ления. таких как усоверш енствованны е испытания и техническое обслуживание, создание программ 
контроля старения и разработка стратегий модиф икации и замены оборудования (см. раздел 8 и при
ложения).

В связи со  значимостью оборудования контроля и управления для безопасности АС управлению 
старением  на практике должно быть уделено первостепенное внимание. Этого можно достичь, выби
рая оборудование и элементы контроля и управления исходя из их подверженности старению, услови
ям эксплуатации и воздействию отказа на безопасность системы, которой они принадлежат.

Необходимо проводить мониторинг состояния АС и оборудования контроля и управления в со
ставе предварительной (однократной) оценки для идентиф икации стареющ его оборудования и/или как 
непрерывное долгосрочное мероприятие перед заменой оборудования.

Средства для управления старением оборудования контроля и управления будут вклю чать в себя 
сущ ествую щ ие меры, такие как меры, предусмотренные проектом, техническое обслуживание, кон
трольные испытания и т. д., для них необходимо проводить оценку их соответствия текущ им условиям. 
Может потребоваться определение дополнительных средств для управления старением оборудования 
контроля и управления, таких как усоверш енствование технического обслуживания, специальные про
граммы контроля старения, стратегии модиф икации и замены оборудования.

5.3 П роцесс

Методологии, приведенные в подразделе 5.2, должны быть реализованы в процессе управления 
старением. Процесс управления ф изическим старением оборудования контроля и управления должен 
вклю чать в себя действия, направленные на идентиф икацию  частей оборудования, имеющ их изменя
ющ иеся со временем характеристики.

Необходимо осущ ествлять контроль за данны ми характеристиками и проводить необходимые ис
пытания и обследования, а также осущ ествлять корректирующ ие или смягчаю щ ие меры для того, что
бы гарантировать общ ую  надежность, эф ф ективность и. в применимы х случаях, аттестованный ресурс.
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С этой целью разрабатывают программы конкретных действий, направленны е на реш ение проблем, 
обусловленны х старением оборудования, таких как вериф икация сущ ествующ их (кратко- и долгосроч
ны х) мероприятий технического обслуживания, или комбинация этих способов. В таблице 1 показано, 
как процесс управления старением приведен в разделах настоящ его стандарта. Требования и реко
мендации к действиям , осущ ествляемым в процессе управления старением, подробно изложены в раз
делах ниже. Действия, осущ ествляемые в процессе управления старением оборудования контроля и 
управления, приведены на блок-схеме рисунка 1.

Т а б л и ц а  1 — Процесс управления старением, приведенный в разделах настоящего стандарта

Введение

Раздел 1 Область применения
Установлена область применения настоящ его станд арта  в отнош ении управления физическим с т а 
рением оборудования контроля и управления АС. технологического старения и его влияния на ядерную 
безопасность

Раздел 2 Нормативные ссылки 
Приведены нормативные ссылки

Раздел 3 Термины и определения
Определены термины , применяемые в настоящ ем станд арте

Раздел 4 Общие положения
Даны общие сведения о значении управления старением оборудования контроля и управления

Раздел 5 Требования к управлению старением
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Рисунок 1 —  Блок-схема процесса управления старением оборудования и систем контроля и управления

6 Понимание физического явления старения оборудования контроля 
и управления

6.1 О бщ ие пол ож ени я

Возможные явления старения следует охарактеризовать для того, чтобы определить и увязать 
причины, механизмы и потенциальные или подтвержденные воздействия старения на элементы, обо 
рудование и системы контроля и управления. Перечень явлений старения необходимо периодически 
актуализировать по мере накопления опыта в ходе эксплуатации АС. используя внеш ние источники 
инф ормации (например, НИОКР, опыт).

К  концу срока службы элемента контроля и управления возрастает частота отказов элемента и, 
как следствие, оборудования или системы контроля и управления в целом {период отказа вследствие 
износа на U -образной кривой надежности смотри приложение В). В данном случае частота отказов уже 
статистически непредсказуема, и, следовательно, оборудование становится ненадежным. Влияние на
грузок на оборудование может вызвать его преждевременное старение. Поэтому следует увеличить 
объем испытаний и обследований по мере прогрессирования старения оборудования контроля и управ
ления.

6.2 Н а грузки , в ы зы в а ю щ и е  старение

Нагрузки на оборудование контроля и управления возникают при изготовлении, хранении и на
чальной или ш татной эксплуатации. Нагрузки являются причиной отказов оборудования вследствие
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износа и могут активировать механизмы старения и вызывать аффекты старения. Различают два типа 
нагрузок:

a) внеш ние нагрузки —  воздействие окружаю щ ей среды на оборудование, оказываемое независи
мо от того, ф ункционирует оно или отключено. П римерами типичных внеш них нагрузок являются: тем 
пература, влажность, излучение, электричество и вибрация. Воздействия от указанных нагрузок могут 
иметь разную интенсивность в зависимости от внеш них событий (изменения климата, события на АС. 
опасны е факторы, электрический разряд, электромагнитное поле и т. п .) и расположения.

b ) внутренние нагрузки —  воздействия на оборудование или систему, являющ иеся результатом их 
работы. П римерами данных нагрузок являются: внутренний нагрев от электрической или механической 
нагрузки, ф изические нагрузки от механических перегрузок или скачков электрического напряжения, 
вибрации и электрического или механического износа элементов оборудования (например, контактов) 
при эксплуатации.

Деградация электрического или электронного оборудования вследствие старения является ф унк
циями продолжительности, диапазона и интенсивности нагрузок, испы тываемых оборудованием. Д е
градация вследствие старения, обусловленная одиночным воздействием, как правило, может быть 
представлена простым соотнош ением интенсивности и времени нагрузки; однако деградация вслед
ствие старения, обусловленная воздействием более чем одной нагрузки, может превысить сумму эф
ф ектов от воздействия каждой из этих нагрузок по отдельности.

6.3 М ехан изм ы  ста р е ни я  и эф ф е кты  старония

Восприимчивость оборудования к механизмам старения и впоследствии к эф ф ектам старения 
следует определять посредством анализа состояния отдельных материалов и элементов оборудова
ния контроля и управления при воздействии на них внеш них и внутренних нагрузок.

В приложении А  приведены описания явлений старения оборудования контроля и управления и 
рекомендации по получению данных для управления старением оборудования на АС. В приложении А 
приведены типичны е механизмы старения и их влияние на различные группы оборудования контроля и 
управления. М еханизмы могут не вызывать сущ ественных эф ф ектов старения оборудования при опре
деленных условиях эксплуатации в течение определенного периода времени.

7 Требования к мерам по противодействию эффектам старения

7.1 И д е н ти ф и ка ци я  эф ф екта  ста р е ни я

Настоящ ий раздел содержит требования к оценке специф ического воздействия эф ф ектов ста
рения на оборудование контроля и управления в условиях эксплуатации и анализа потенциальных 
рисков. Данны е требования сф ормулированы ниже, и их следует вклю чить в следую щ ие процессы 
управления старением оборудования:

- вы бор элементов контроля и управления для оценки старения;
- оценка деградации оборудования контроля и управления вследствие старения;
- нагрузки, вы зывающ ие старение;
- заявленная ф ункция и ф ункция, подтвержденная аттестацией;
- контрольные испытания и требования к техническому обслуживанию;
- ресурсы поддержки;
- требования к документации.
Требования к данным этапам процесса управления старением приведены в следую щ их подраз

делах.

7.2 В ы б о р  э л е м е н то в  ко н тр о л я  и у п р а в л е н и я  д л я  о ц е н ки  старения

7.2.1 О бщ ие полож ени я
О борудование и элементы контроля и управления, восприимчивые к старению, отказ которых 

оказывает значительное влияние на безопасность системы, к которой они принадлежат, должны быть 
выбраны для оценки деградации вследствие старения и вклю чены в программу управления старением.

Процедура выбора должна заключаться в следующ ем:
- составить перечень элементов, отказ которых вызывает значимые последствия для систем без

опасности;
9
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- из данного перечня элементов, связанны х с безопасностью, определить те, которые могут быть 
восприимчивы к механизмам старения (см. раздел 6).

П римерами оборудования контроля и управления, восприимчивого к старению, служат датчики 
температуры и давления [например, резисторные датчики термопар (РДТ). термопары, датчики давле
ния, уровня и расхода]: кабели и разъемы, детекторы нейтронного потока; электронные платы; линии 
измерения давления (импульсные линии).

7.2.2 И д е н ти ф и ка ци я  ф ун кц и й , систе м  и о б о р уд о в а н и я  ко н тр о л я  и уп р а в л е н и я
Необходимо составить перечень всех ф ункций, систем и оборудования контроля и управления,

обеспечивающ их безопасность АС. Граница по оборудованию пролегает от технологического процесса 
(например, вход на технологический датчик) вплоть до  исполнительной системы. Значение для безо
пасности станции различных ф ункций контроля и управления уже бы ло установлено в рамках системы 
классиф икации безопасности станции или в результате вероятностной оценки безопасности.

7.2.3 Р азделение  о б о р уд о в а н и я  и эле м е нто в  ко н тр о л я  и у п р а в л е н и я  на гр у п п ы
В перечне систем и оборудования контроля и управления, обеспечивающ их безопасность АС 

(7.2.2), необходимо выделить пункты, вклю чающ ие в себя части оборудования или элементов для того, 
чтобы проанализировать влияние на них механизмов старения. При этом необходимо рассмотреть сл е 
дую щ ие аспекты:

- материалы конструкции:
- тип (модель, изготовитель, и т. д.);
-  степень защ иты окружаю щ ей среды:
- условия эксплуатации, условия окружаю щ ей среды и местоположения;
- срок эксплуатации и требуемый эксплуатационны й ресурс;
- требования аттестации:
- хронология отказа.
7.2.4 А н а л и з  о тка зо в
Необходимо проанализировать части оборудования или элементов в отнош ении воздействия их 

отказа на ф ункцию безопасности в совокупности условий эксплуатации. Необходимо рассмотреть виды 
неисправностей и отказов, обусловленные механизмами старения. Д о  того момента, пока не будет под
тверждено противоположное, предполагается, что все элементы восприимчивы к старению. При этом 
старение следует оценивать с  учетом совместного влияния нескольких факторов.

При проведении анализа отказов следует рассмотреть следую щ ие факторы:
- специф ическая деградация определенны х элементов вследствие старения может привести к 

небезопасным или необнаруженны м видам отказа;
- деградация вследствие старения может вызвать несоответствие специф икации при норм аль

ных условиях эксплуатации или аттестации и при аварийных условиях;
- влияние эф ф ектов старения на материалы конструкции, которые обы чно не идентиф ицируются 

как элементы контроля и управления (например, ухудш ение состояния паяных соединений и изоляци
онны х оплеток);

-  элементы, вклю ченные в перечень, не следует исключать при дальнейш ей оценке по причине 
резервирования или разнообразия, поскольку деградация вследствие старения —  это потенциальная 
общ ая причина отказа;

- конструкция устройства контроля и управления и его технические данны е, подтверждающ ие 
применение правильных мер предосторожности при выборе и установке элементов во избежание пре
ждевременного повреждения и отказа (например, элементы неправильных номиналов, неверная уста
новка, например слабое крепление, ненадлежащ ая вентиляция и т. д.).

7.2.5 В о с п р и и м ч и в о с ть  к ста р е н и ю
Необходимо составить перечень оборудования или его элементов, восприимчивы х к старению 

(см. раздел 6). В приложении А  приведены рекомендации по описанию  явлений старения оборудования 
контроля и управления.

Данный перечень должен бы ть составлен на основании знаний механизмов старения. Следует 
идентиф ицировать возможные или ф актические механизмы старения, учитывая опы т эксплуатации, 
проф ессиональны е знания, результаты испытаний (раздел 8) и теоретический анализ применительно к 
условиям эксплуатации АС. Рассматриваемое оборудование и элементы должны включать в себя все 
позиции, определенные при делении оборудования и элементов на группы (см. 7.2.3), составляющ их 
системы и оборудование контроля и управления, которые обеспечивают безопасность АС. При опреде
лении восприимчивости оборудования или элементов к старению следует учитывать:
10
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- местоположения, где внеш ние условия могут вызвать нагрузки, провоцирующ ие механизмы ста
рения (см. 7.4.2);

- условия ф ункционирования оборудования, которые могут вызвать нагрузки и спровоцировать 
механизмы старения (см. 7.4.3);

- конструкцию  оборудования, анализ отказов (см. 7.2.4) и степень защ иты окружаю щ ей среды;
- действия, выполняемые во время испытаний или технического обслуживания (проф илактиче

ского или наладочного) над оборудованием для того, чтобы смягчить влияния механизма старения 
(см. раздел 8) или определить его последствия;

- оборудование, содержащ ее элементы с заранее установленными сроками службы  (обозначен
ными в специф икациях проекта или требованиях аттестации);

- ресурсы поддержки, на которые может оказывать воздействие старение (см. 7.7).

7.3 О ценка  д е гр а д а ц и и  всл е д стви е  ста р е ни я  о б о р уд о в а н и я  ко н тр о л я  и уп р а в л е н и я

Деградация вследствие старения вы бранных элементов контроля и управления (см. 7.2) должна 
оцениваться с учетом воздействия нагрузок, которым они подвергаются на протяжении срока службы. 
Внутренние и внеш ние нагрузки, вы зывающ ие старение, приведены в 6.2. Цель данной оценки:

- оценить качественно или количественно возможную или ф актическую  деградацию  вследствие 
старения или параметры, указы ваю щ ие на начало деградации вследствие старения:

- определить приемлемые контрмеры, если необходимо:
- подтвердить то. что рисками, обусловленными деградацией вследствие старения, можно адек

ватно управлять, используя результаты анализа тенденций развития отказов:
- подтвердить то. что требуемый уровень безопасности АС можно гарантировать во время экс

плуатации.
В зависимости от конструкции оборудования и принципов аттестации возможны два подхода к 

методу оценки деградации:
a) аналитический подход следует основы вать на расчетах ожидаемы х сроков службы элементов, 

количественно учитывая хронологию воздействия нагрузок на оборудование и математические модели 
механизмов старения. М ожно определить даты  конца срока службы  оборудования и элементов для 
их замены. Например, сущ ествуют методы, позволяющ ие определить предполагаемый срок службы 
некоторого оборудования с  помощ ью расчетов на основе модели Аррениуса. Данны й подход приме
няется главным образом к оборудованию внутри защ итной оболочки реактора, которое используется в 
послеаварийны х условиях. Используются данные начальной аттестации (посредством искусственного 
старения), и с помощ ью модели Аррениуса повторно вычисляю т срок службы  оборудования для обо
снования нового аттестованного срока службы.

Использование таких моделей, как модель Аррениуса, и их доверительный уровень должны быть 
практически обоснованы и не могут быть заявлены априори репрезентативными для всех типов эле
ментов или для длительного аттестованного ресурса;

b ) прагматический п о д хо д —  основан на сочетании использования испытаний, визуального осмо
тра. опыта эксплуатации и инженерной оценки оборудования. Данны й подход следует применять тогда, 
когда сроки службы  оборудования не указаны в специф икации или не могут бы ть смоделированы мате
матически с какой-либо степенью достоверности. Прагматический подход можно также применять для 
оборудования вне защ итной оболочки реактора, имеющ его установленные сроки службы. При данном 
подходе возможны качественные суждения для  того, чтобы:

- в течение срока службы  элемента достаточно рано прогнозировать или вы являть признаки того, 
что он может деградировать независимо от установленных проектом требований, необходимых для 
гарантии безопасности:

- своевременно реагировать на начало деградации вследствие старения и. если необходимо, 
предпринимать корректирующ ие меры (включая ремонт или замену) для обеспечения заданного уров
ня безопасности.

При данном подходе срок службы оборудования устанавливают на основании ф актических рабо
чих характеристик, а не на теоретически рассчитанном сроке службы. На практике возможно примене
ние сочетания как аналитического, так и прагматического подходов, упомянутых выше.
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7.4 Н а грузки , в ы з ы в а ю щ и е  старение

7.4.1 О бщ ие п ол ож ени я
Нагрузки, вызывающ ие старение выбранного оборудования контроля и управления, анализирую т 

исходя из внеш них условий и условий эксплуатации в течение длительного времени. Нагрузки, вы зы
вающ ие преждевременное старение, приведены в подразделе 6.2. Нагрузки, вызывающ ие старение, 
рассматривают при определении восприимчивости оборудования к старению  {см. 7.2.5) для  того, чтобы 
выбрать элементы контроля и управления, восприимчивые к старению (см. 7.2), а также при оценке 
ф актической деградации вы бранных элементов вследствие старения (см. 7.3).

В зависимости от рассматриваемого механизма старения (см. 7.2 и раздел 6) и метода оценки д е 
градации вследствие старения (см. 7.3), следует провести соответствующ ие измерения и оценку внеш 
них и внутренних нагрузок для прошлых, сущ ествующ их и будущих условий эксплуатации.

7.4.2 В н еш ние  на гр узки , в л и я ю щ и е  на старение
При определении внеш них нагрузок, влияющ их на старение элемента контроля и управления, 

следует рассмотреть нижеуказанные факторы:
- внеш ние условия, установленные исходя из местоположения оборудования на АС;
- нагрузки, специф ичные для установленного местоположения или требований по эксплуатации и 

обслуживанию  (близость к источникам тепла, источникам излучения, частый демонтаж или отсоедине- 
ние/подсоединение для доступа или испытания);

-  качество электропитания для каждого вида оборудования контроля и управления.
7.4.3 В н утр ен н и е  на гр узки , в л и я ю щ и е  на  старение
При определении внутренних нагрузок, влияю щ их на старение элемента контроля и управления, 

следует рассмотреть следую щ ие факторы:
- параметры условий эксплуатации, сопоставляемы е с функцией оборудования контроля и управ

ления и взаимосвязанные с  механизмом старения (давление, температура, излучение, влажность, ви 
брация и т. д.);

-  частота эксплуатации;
- по возможности внутренние нагрузки, являющ иеся результатом эксплуатации оборудования или 

системы (например, число срабатываний механических контактов, тепловой эф ф ект в состоянии под
ключения к электропитанию  и т. д .);

-  изучение конструкции оборудования контроля и управления и его технических характеристик 
для определения правильности выполнения проектных мор при установке и техническом обслуживании 
для того, чтобы обеспечить заданное ф ункционирование оборудования и избежать преждевременного 
повреждения и отказа (например, элементы неправильного номинала, неверная установка —  слабое 
крепление, ненадлежащ ая вентиляция и т. д.).

7.4.4 И зм енение  н а гр узо к  во  в р е м е н и  и н е б е зо п а сн ы е  ус л о в и я
При определении изменения нагрузок во времени (в течение длительного времени), влияющего 

на старение элемента контроля и управления, следует рассмотреть следую щ ие факторы:
- срок службы оборудования и периоды ф ункционирования, установленные исходя из даты про

изводства, даты установки и начала ш татной эксплуатации.
- число операций во время каждого периода работы;
- номинальный срок службы  перед заменой.
Любые изменения в условиях эксплуатации, влияющ ие на оборудование контроля и управления, 

следует оценивать относительно их воздействия на интенсивность деградации. Такие изменения могут 
быть очевидными скачкообразными изменениями или могут происходить постепенно на протяжении 
длительного периода времени.

Внешние условия, связанные с  конкретным местоположением, не постоянны с течением времени. 
Следует рассмотреть такие факторы, как установка поблизости нового или дополнительного оборудова
ния. изменения условий отопления и вентиляции, а  также изменения в режимах эксплуатации станции.

Следует рассмотреть переходные процессы, происходящ ие на АС, и состояния неисправности си
стемы обеспечения для оборудования контроля и управления, вызывающ ие значительные временные 
изменения внеш них и эксплуатационны х условий (предельные значения технологического процесса, 
скачки напряжения, выход из строя отопления и вентиляции, перегрев, экстремальны е климатические 
условия).

О пределенные ситуации технического обслуживания могут потребовать специальной оценки (ка
питальный ремонт, переоборудование, исклю чительное испы тание на пределы специф икации).
12
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В данный анализ следует включить инф ормацию  о хранении запасных частей д о  момента их по
лучения на атомной станции.

7.5 В ы п о л н я е м ы е  ф у н кц и и  и аттестация

7.5.1 С п е ц и ф и ка ц и я  и аттестация  о б о р уд о в а н и я
О ригинальное оборудование определяют, как предназначенное для работы в конкретных усло

виях эксплуатации, и аттестуют для выполнения заданных задач путем проведения испытаний или на 
основании результатов анализа. С пециф икации оборудования и отчеты об аттестации проверяют на 
соответствие реальным условиям  эксплуатации для определения вероятности того, что эф ф екты ста
рения могут быть более значительными, чем ожидалось первоначально.

7.5.2 В о зд е й ств и е  на  а ттестац ию
Одной из основных целей оценки старения является подтверждение соответствия аттестации 

оборудования, которая могла не учитывать деградацию  оборудования вследствие старения. Аттеста
цию  оборудования необходимо рассматривать с учетом результатов оценки старения.

7.5.3 П р и м е н и м о сть  м од елей  старения
Применимость законов ускорения {например, теории Аррениуса), которые могли использоваться в 

процессе аттестации для оценки влияния старения, следует периодически проверять с учетом заявлен
ной деградации в установке. Такой опыт эксплуатации может помочь определить доверительный уровень 
в моделях ускоренного старения и необходимость изменения аттестованного ресурса оборудования.

7.6 Т реб ования  к к о н т р о л ь н ы м  и с п ы та н и я м  и те хн и че ско м у  о б с л у ж и в а н и ю

7.6.1 П р о ц е ссы  те хн и че ско го  о б с л у ж и в а н и я  и ко н т р о л ь н ы х  и с п ы та н и й
Необходимо определить процессы технического обслуживания и контрольные испытания и пери

одически их проводить для отобранного списка оборудования согласно требованиям подраздела 7.2.
7.6.2 С в и д е те л ь ств а  ста р е н и я , п о л у ч е н н ы е  в  результате  э ксп л уа та ц и и  и те х н и ч е с ко го  об 

сл уж и в а н и я
Необходимо анализировать данны е об отказах и ремонтах оборудования, плановом техническом 

обслуживании и периодических испытаниях эксплуатационны х характеристик оборудования для того, 
чтобы своевременно обнаруживать свидетельства деградации, вызванной старением.

7.6.3 В ы б о р о ч н ы е  и с п ы та н и я
Необходимо определить специализированные выборочные испытания элементов в том случае, 

если недоступны достоверные данны е, полученные из других источников.

7.7 Д о п о л н и те л ь н ы е  р е сур сы

Необходимо определить прочие ресурсы, связанные с эксплуатацией и техническим обслужива
нием оборудования и систем, важных для безопасности и восприимчивы х к старению. Такие ресурсы 
могут вклю чать в себя:

- навы ки персонала:
- документы;
- инструментальные средства испы таний и калибровки;
- инф ормацию  о  тенденциях {например, результаты инф ормационного поиска, время реакции, 

инф ормация и т. д.);
- опыт эксплуатации других станций.

7.8 Т реб ования  к д о кум е н та ц и и

Результаты анализов, определяющ их оборудование и элементы контроля и управления, вы бран
ные согласно требованиям подраздела 7.2. необходимо обобщ ить. Кроме того, следует определить 
надлежащ ий метод и ф ормат для итогового обобщ ения и представления данных по управлению старе
нием. а также сопровождения и обновления подробной инф ормации и справочных материалов.

Оценка старения должна периодически актуализироваться. Подраздел 9.6 содержит требования 
к документации процесса управления старением.
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8 Требования к контролю старения

8.1 О бщ ие пол ож ени я

Настоящ ий раздел содержит требования и рекомендации, касающ иеся выполнения необходимых 
компенсирую щ их действий для противодействия эф ф ектам старения с помощ ью определения специ
альны х средств управления старением оборудования контроля и управления, например усоверш ен
ствованных испытаний и технического обслуживания или программ «контроля старания».

8.2 О пределение  п р о гр а м м  ко н тр о л я  ста р е ни я

Для вы бранных элементов определяют программы контроля старения на основе результатов 
оценки старения (см. раздел 7). Программы контроля старения для выбранных элементов состоят из 
применения надлежащ их средств и действий для того, чтобы:

- в течение срока службы  элемента заранее предвидеть или выявить признаки того, что он может 
деградировать:

- определить соответствующ ие требованиям ответные действия на начало деградации вслед
ствие старения и. если необходимо, предпринять меры по устранению  недостатков для того, чтобы 
гарантировать заданный уровень безопасности.

Программы контроля старения могут составлять часть сущ ествую щ их программ технического 
(проф илактического или диагностического) обслуживания.

Техническое обслуживание оборудования контроля и управления должно бы ть надлежащ им об 
разом адаптировано для компенсации влияния старения оборудования контроля и управления на без
опасность.

Все программы контроля старения по элементам, выбранным согласно требованиям 7.2. подле
жат периодической переоценке и обновлению.

8.3 С р одства  д л я  у п р а в л е н и я  старением  о б о р уд о в а н и я  ко н тр о л я  и уп р а в л е н и я

Контроль старения оборудования контроля и управления должен вклю чать в себя следующее:
a) периодические измерения и испытания, которые могут подтвердить рабочие характеристики 

(время реакции, калибровка и т. д .) оборудования контроля и управления и могут подтвердить любое 
изменение характеристик частей, подверженных старению  (датчики, преобразователи и т. д .). Цель 
измерений —  предотвратить недопустимую деградацию  вследствие старения. Если точные рабочие 
характеристики оборудования контроля и управления измерить невозможно, следует вы полнить кон
сервативную оценку для того, чтобы определить приемлемость параметров рабочих характеристик 
оборудования. Периодические измерения выполняю т через надлежащ ие интервалы времени (напри
мер. однократно в течение каждого цикла при нормальной эксплуатации, в состоянии горячего резерва, 
во время периодов пуска или останова или во время периодов простоя на время перегрузки топлива, 
если АС будет в состоянии холодного останова);

b ) замена комплектующ их;
c) управление и замедление процесса старения либо с помощ ью оптимизации процедур техни

ческого обслуживания, изменяя условия эксплуатации или внеш ней среды вокруг оборудования, либо 
принимая меры по восстановлению рабочих характеристик оборудования до  приемлемых критериев;

d ) проведение более частых испытаний элементов, демонстрирую щ их начало деградации или от
клонение от специф икаций, обусловленное старением;

e) адаптация ф ункциональных характеристик (повторная калибровка, изменение уставок и т. д .) 
для того, чтобы учесть приемлемую  деградацию  вследствие старения;

0  анализ надежности и определение тенденций изменения эксплуатационны х характеристик.

П р и м е ч а н и е  —  Изменение характеристик в основном рассматривают для аналоговых частей системы, 
таких как датчики, кабели, усилители и преобразователи.

В приложениях В и С приведены примеры методик испытаний, которые допускается использовать 
для подтверждения рабочих характеристик и оценки состояния процесса старения оборудования кон
троля и управления.

14



ГОСТ Р М ЭК 62342— 2016

9 Организация

9.1 О бщ ие п ол ож ени я

Настоящ ий раздел устанавливает требования к организации процесса управления старением, 
вклю чая определение долгосрочных стратегий, жизненного цикла оборудования контроля и управле
ния. контроля качества и отчетности.

9.2 О р га н и за ци я  у п р а в л е н и я  старением

Организация процесса управления старением должна гарантировать, что все аспекты безопас
ности учтены. Процесс управления старением должен содержать ряд непрерывны х мероприятий, как 
правило, состоящ их из следую щ их действий:

- обновление сущ ествующ их программ технического обслуживания;
- разработка методов ремонта или замены;
- мониторинг станции и оборудования;
- сбор и анализ данных;
- инициирование новой НИОКР.
Следует скоординировать мероприятия различных подразделений, имеющ их специальные и до

полнительные ф ункции для деятельности по управлению старением. В их число входят: центральное 
управление, проектировщ ики, материально-техническое снабжение, локальная эксплуатация на про
мыш ленной площ адке, поставщ ики, отдел технического обслуживания, операторы и т. д. Разнообраз
ные действия в процессе управления старением будут влиять на различные мероприятия, выполняе
мые этими подразделениями. Как правило, мероприятия следующ ие:

- текущ ее техническое обслуживание —  поддержка надежности элементов контроля и управле
ния с  помощ ью  обеспечения надлежащего ремонта или замены и. таким образом, выполнение непре
рывного обновления оборудования станции;

- особое техническое обслуживание —  планирование и прогнозирование капитальных ремонтов 
или замен;

- рассмотрение безопасности на период основны х простоев/периодическое рассмотрение без
опасности —  обеспечение ф ормального свидетельства того, что за установленный период (например, 
десятилетний период) достигнуто адекватное управление старением;

- программа обеспечения долговечности станции —  координирование стратегий на будущее, на
учно-исследовательские работы и т. д.;

- управление кадровыми ресурсами должно предусматривать повыш ение уровня компетентности 
и квалиф икации персонала.

9.3 О пред ел ение  д о л го с р о ч н ы х  стр а те ги й  экспл уа та ц и и  и ж и зн е н н о го  ц и кл а  ко н тр о л я
и упр а вл е н и я

Следует определить долгосрочные стратегии эксплуатации АС и установить стратегии управле
ния жизненным циклом  контроля и управления. Необходимо установить задачи и цели управления 
старением  оборудования контроля и управления для обеспечения безопасности.

При рассмотрении в первую очередь безопасности, стратегии оператора АС для управления ста
рением будут также нацелены на оценку экономического риска и управление активами.

Независимо от стратегии управления старением, выбранной оператором, необходимо рассматри
вать аспекты  безопасности. При выборе стратегии, не предусматривающ ей модернизацию контроля и 
управления, необходимо оценивать потенциальны е риски. Такой подход может потребовать дальней
шего исследования возможных механизмов старения и их эф ф ектов наряду с  анализом постулирован
ных ситуаций, вызванных старением или устареванием.

Если выбирается модернизация системы контроля и управления, необходим процесс лицензиро
вания. При разработке проекта новой станции или модернизации начальный проект и условия жизнен
ного цикла контроля и управления должны учитывать старение.

9.4 О р га н и за ци я  д о л го с р о ч н о го  те хн и че ско го  о б сл уж и в а н и я  о б о р уд о в а н и я  ко н тр о л я
и упр а вл е н и я

Правила долгосрочного технического обслуживания должны быть определены оператором стан
ции и должны вклю чать в себя аспекты безопасности, экономические и технические аспекты.
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Долгосрочное техническое обслуживание оборудования контроля и управления следует адапти
ровать, включив в него обследование оборудования и действия по смягчению последствий старения, 
реш енио о проведении которых принимается, исходя из результатов оценки старения.

При организации долгосрочного технического обслуживания следует учесть:
- взаимосвязь с изготовителями оборудования;
- организация бригад технического обслуживания;
- число АС. оборудованных одинаковы м набором оборудования;
- роль операторов станции в реш ении задач по техническому обслуживанию;
- уровень реализации работ по техническому обслуживанию.
Правила долгосрочного мониторинга вклю чают в себя:
- договорны е условия со сборщ иками систем и изготовителями оригинального оборудования;
- контроль возможности изготовителя продолжать снабжение;
- контроль устаревания элементов (программное и аппаратное обеспечение):
-  требования к резерву запасных частей:
- экономический анализ (стоимость устареванияУстоимость вы нужденной неработоспособности

АС).

9.5 О беспечение  качества

Настоящ ий стандарт предполагает, что программа обеспечения качества, соответствующ ая тре 
бованиям МАГАТЭ 50-C/SG-Q. сущ ествует как неотъемлемая часть проекта АС и обеспечивает управ
ление составляю щ ими мероприятиями.

Для создания программ обеспечения качества и всей связанной деятельности следует применять 
требования М ЭК 61513 для того, чтобы достигнуть и удостоверить требуемое качество процесса управ
ления старением.

9.6 О тче тн о сть

Процесс управления старением следует документировать в отчете, в котором приводят органи
зацию  процесса, метод и результаты различных этапов программы управления старением, обобщают 
хронологические данны е результатов испытаний, отчеты о результатах анализа и даю т рекомендации о 
том. какие действия предпринять для смягчения последствий процессов старения.

Необходимо представить документальны е доказательства, соответствующ ие всем требованиям 
настоящ его стандарта в отнош ении безопасности.

М ожет потребоваться подтверждение управления старением оборудования контроля и управле
ния органам надзора по  ядерной безопасности для лицензирования, периодического анализа безопас
ности. продления срока службы  АС  или конкретных случаев периодической переаттестации оборудо
вания.

Необходимо вести базу данных, содержащ ую  инф ормацию об оборудовании и элементах контро
ля и управления, вы бранных согласно требованиям 7.2. В данной базе данны х актуализирую т приоб
ретенные знания о механизмах старения и их влияние на оборудование.
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Приложение А 
(справочное)

Р у ко в о д с тв о  п о  о п и с а н и ю  я в л е н и й  ста р е ни я  о б о р уд о в а н и я  ко н тр о л я  и уп р а в л е н и я  
и сб о р у  д а н н ы х  д л я  у п р а в л е н и я  старением  эле м е нто в  ко н тр о л я  и у п р а в л е н и я  на АС

А.1 Примеры факторов воздействия механизмов старения и влияния эффектов старения на различ
ные элементы контроля и управления

Некоторые примеры факторов воздействия механизмов старения и влияния эффектов старения на различ
ные элементы контроля и управления:

- высокая влажность может увеличить питтинговую коррозию контактов реле;
- высокая влажность может ускорить износ подшипников во вращающихся деталях, не имеющих надлежа

щего уплотнения или смазки;
- незащищенность от влажности может привести к расслаиванию изолированных проводов;
- влажность может привести к потере диэлектрической прочности;
- высокая влажность или контакт с водой или химикатами могут привести к коррозии незащищенных 

конструкций;
- вибрация и механическая ударная нагрузка могут вызвать рассогласование или расшатывание элементов. 

Они также могут вызвать потерю надежности электрических контактов. Кроме того, от вибрации и механической 
ударной нагрузки может возникать усталость металла в элементах датчиков и накпвпв проводов. Рассогласование 
ускоряет износ в движущихся частях и может вызвать расшатывание электрических контактов, ведущее к деграда
ции, связанной с нагревом. Повреждение или смещение электрических разъемов и изоляции приведет к пробле
мам с неразрывностью электрической цепи и изоляцией;

- повторяемые операции технического обслуживания, влекущие за собой изъятие и вставку электронных 
плат или элементов (например. ИС ППЗУ), могут ухудшить электрические соединения, расширяя краевые контакт
ные штыри платы;

- излучение может разрушать антиокислительные химикаты в органических изоляционных материалах и 
стать причиной повышения хрупкости, как при высокой температуре;

- воздействия радиации на электронные и оптоволоконные элементы в случае расположения в жестких 
внешних условиях;

- эксплуатация электронных элементов при напряжении питания вышеуказанного максимального значения 
может активировать механизмы износа и уменьшить ожидаемый срок службы;

- чрезмерное число циклов изменения напряжения может привести к преждевременному отказу электро
литических конденсаторов:

- высокотемпературные среды могут привести к тому, что органические изолирующие материалы станут 
ломкими;

- повышенная температура ускоряет доминирующий механизм старения для конденсаторов с жидким 
электролитом;

- непрерывная работа определенных электронных элементов (например, диодов, резисторов) при высоких 
температурах окружающей среды гложет привести к тому, что оборудование выйдет за пределы допусков или спе
цификации рабочих характеристик, спровоцирует самопроизвольное движение в контуре и может привести к от
казу вследствие преждевременного износа.

Износ полупроводниковых элементов обычно связывают с механизмами отказа, такими как миграция метал
ла. эффект горячих электронов, проводные соединения интерметалличвских композитов и термическая усталость. 
Вплоть до недавнего времени имелось единое мнение о том, что данные элементы (транзисторы, интегральные 
схемы) остаются стабильными при эксплуатации в течение многих десятилетий в пределах своей номинальной ра
бочей среды. Однако последние поколения ИС с высокой плотностью элементов могут быть спроектированы с уче
том намного более короткого проектного срока службы. Это может оказать незначительное влияние на большую 
часть потребительской продукции, но следует уделить особое внимание типу устройств, используемых в системах 
безопасности АС (на основе микропроцессоров).

Периодически повторяющиеся запросы к электронной схеме могут создать всплески локальной температуры 
и электромагнитных помех, ухудшающие состояние нескольких элементов.

А.2 Данные для управления старением
А.2.1 Исходные данные
Исходные данные являются ориентиром для процесса управления старением. Они описывают состояние 

элементов и систем, которым они принадлежат, на момент монтажа и их первоначальные характеристики. Кроме 
того, исходные данные важны для мониторинга рабочих характеристик, таких как данные испытаний времени ре
акции для датчиков температуры и давления.
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Исходные данные редко хранят в таком виде, который облегчает их корреляцию с данными эксплуатации и 
технического обслуживания или результатами диагностических испытаний. Обычно необходимо свести данные в 
удобный формат, используя информацию из множества источников. Данные источники включают в себя проектные 
спецификации, спецификации изготовителей, технические руководства, заказы на поставку, отчеты об аттестации 
оборудования, записи о приемочных испытаниях, записи об установке и вводе в эксплуатацию, отчет об испытании 
и измерениях рабочих характеристик и отчеты об анализе безопасности.

А.2.2 Документация по эксплуатации
Документация по эксплуатации может обеспечить хронологические данные о нагрузках, воздействующих на 

элемент на протяжении его срока службы. В идеальном случав данные будут включать в себя информацию об ус
ловиях и переходных процессах АС. окружающей среде и количественные показатели готовности/использования. 
Как в случае с исходными данными, информация обычно доступна, но не всегда организована самым удобным 
образом для анализа.

А.2.3 Документация по испытаниям и техническому обслуживанию
Документация по испытаниям и техническому обслуживанию будет включать в себя документы о мероприя

тиях текущего технического обслуживания, отказах и ремонтах, штатных функциональных проверках и проверках 
калибровки, а также измерениях времени реакции. Для компьютерного оборудования также могут иметься само- 
генврирувмые диагностические данные.

При использовании совместно с надлежащими моделями документация по испытаниям и техническому об
служиванию может использоваться для оценки степени деградации вследствие старения и прогнозирования буду
щих тенденций.

А.2.4 Незадокументированные данные
В идеальной ситуации история эксплуатации оборудования будет содержать всю необходимую для оценки 

информацию, но на практике такое маловероятно. Опытный технический персонал, регулярно обслуживающий 
оборудование, может знать о прослеживающихся тенденциях в оборудовании или среде эксплуатации. Такие дан
ные имеют ценность, но часто не регистрируются и легко теряются. Поэтому следует выполнить шаги по восстанов
лению и уточнению незадокументированной информации посредством собеседований и других способов. В струк
турированные формы записи о техническом обслуживании следует включить запись комментариев и наблюдений.

Бйльшая часть информации относительно старого оборудования контроля и управления хранится лич
но у персонала, который на некотором этапе может оказаться недоступным из-за ухода на пенсию или по иным 
причинам.

Потеря большей части этой информации неизбежна, и будет нереалистично предположить, что ее можно 
полностью задокументировать до ухода сотрудника. В таких случаях, с персоналом нужно проводить собеседова
ния. если это практически достижимо, для того чтобы выявить:

- текущие проблемы оборудования контроля и управления и возможные причины;
- ожидаемые проблемы в рабочих характеристиках или надежности оборудования;
- исторические проблемы разового характера, решение которых оказалось дорогостоящим.
Для извлечения такой информации разрабатываются методологии. Как правило, они определяют структури

рованный ряд вопросов к персоналу станции. Стоит отметить, что такие собеседования не следует ограничивать 
техническим персоналом; эксплуатационный и инженерный персонал также будут обладать ценными мнениями и 
информацией.

А.2.5 Другие источники данных
Оценку старения не следует ограничивать локальными данными. Нужно искать информацию из других ис

точников. включая отчеты с других станций, других энергетических предприятий и отраслевых исследовательских 
программ.

А.З Испытания и мониторинг
Ниже приведены примеры мероприятий по испытаниям, мониторингу, диагностике или техническому об

служиванию оборудования контроля и управления в целях идентификации деградации рабочих характеристик, 
обусловленной старением и друтими эффектами.

А.3.1 Натурные испытания
В последние годы стали доступны новые технологии испытаний и технического обслуживания, которые могут 

обеспечить ценными данными для использования в процессе управления старением оборудования контроля и 
управления (см. приложения В и С). С помощью цифрового испытательного оборудования можно выполнить авто
матический анализ тенденций данных, чтобы идентифицировать любую деградацию рабочих характеристик, обу
словленную старением или друтими эффектами. Теперь на испытательном оборудовании на основе персональных 
компьютеров можно реализовать новые аналитические инструменты, такие как нейронные сети, искусственный 
интеллект и распознавание образов, позволяющие проанализировать данные и интерпретировать результаты в 
целях идентификации даже малых изменений в рабочих характеристиках оборудования и предупреждения пер
сонала о существенных проблемах или зарождающемся отказе. Примерами служат оперативная верификация 
калибровки измерительных каналов, натурное испытание времени реакции резисторных датчиков температуры 
(РДТ) и термопар (ТП) с помощью метода времени реакции на ступенчатое изменение контурного тока (РСКТ). 
оперативное измерение времени реакции датчиков давления с помощью методики анализа шумов, натурное ис-
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пытание кабелей и разъемов, оперативное обнаружение закупорок и пустот в трубопроводах измерения давления, 
дистанционное испытание средств крепления температурных датчиков и тензометров к твердым материалам. До
полнительная информация приведена в приложении В.

А.3.2 Мониторинг состояния
Мониторинг состояния актуален во многих отраслях промышленности, включая ядерную энергетику. Совре

менные технологии профилактического обслуживания обеспечили эффективные инструменты, такие как системы 
сбора и анализа данных на базе персонального компьютера, которые помогают контролировать рабочие характе
ристики оборудования на периодической или непрерывной основе во время работы АС. Такой мониторинг позволя
ет контролировать рабочее состояние оборудования без периодических практических проверочных испытаний до 
того момента, пока не выявится нарушение функционирования, или деградация оборудования не превысит уста
новленный порог. Примером успешного применения мониторинга состояния является оперативный мониторинг 
дрейфа показаний датчиков давления, уровня и расхода. Посредством оперативного мониторинга идентифициру
ют датчики давления, дрейф которых выходит за допустимый предел. Затем данные датчики калибруют, а недрей- 
фующие датчики не калибруют или калибруют реже. Такой подход помогает оптимизировать частоту калибровки 
датчиков давления и может быть распространен на другие технологические измерительные приборы. Мониторинг 
может охватывать не только датчики и преобразователи, но также и остальную часть измерительного канала.

А.3.3 Мониторинг состояния окружающей среды
Мониторинг температуры, излучения, влажности и других условий окружающей среды, воздействию кото

рых подвергается элемент контроля и управления, может использоваться для управления старением и продления 
срока службы. Срок службы оборудования, как правило, определяется изготовителями на основе ожидаемых воз
действий окружающей среды, которым может подвергнуться оборудование при нормальной эксплуатации. Еспи 
оборудование используется в более жестких условиях окружающей среды, его срок службы может сократиться в 
зависимости от интенсивности воздействия условий окружающей среды. Экспериментальные данные такого мони
торинга можно использовать для продления разрешенного периода эксплуатации оборудования контроля и управ
ления. Однако если оборудование используется в менее жестких условиях окружающей среды, то его ожидаемый 
срок службы, как правило, длиннее, чем срок службы, установленный изготовителем.
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Приложение В 
(справочное)

П р и м е р ы  п р а кти ки  уп р а в л е н и я  старением  д л я  н е ко то р ы х  элем ентов  
ко н тр о л я  и у п р а в л е н и я  на  АС

Настоящее приложение основано на отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по 
управлению старением оборудования контроля и управления на атомных станциях: TECDOC-1147 (июнь 2000 г.). 
В отчете выбран ряд ключевых элементов контроля и управления, для которых важно управление старением. В 
отчете приведены примеры этапов, выполняемых при управлении старением этих элементов. Резюме данного 
отчета и дополнительная информация о старении оборудования контроля и управления на АС приведены в на
стоящем приложении.

В.1 Управление старением электронных и электрических элементов
В.1.1 Эффекты старения
Высокая температура и цикличное ее изменение — доминирующие причины старения электронных эле

ментов и схем. Изготовители используют данные воздействия для ускорения старения для того, чтобы принуди
тельно вызвать ранние отказы тех элементов, которые будут изъяты до поставки. Широко используемая модель 
U-образной кривой для частот отказов электронных элементов (см. рисунок В.1) дает понятие трех фаз эксплуата
ционного ресурса элемента:

- ранние отказы (приработка):
- нормальная эксплуатация:
- конец срока службы (износ).

Гипотетическая частота отказов во времени

Рисунок В.1 — Модель U-образной кривой частот отказов электронных элементов

Начальная фаза часто используется изготовителем во время рабочих испытаний для того, чтобы гаранти
ровать изготовление надежных элементов. Данные отказы обнаруживаются во время пусконаладочных работ или 
ранней эксплуатации. Две последних фазы эксплуатации непосредственно относятся к старению. Существуют 
установленные модели и параметры для надежности электронного элемента при нормальной эксплуатации. Од
нако отсутствуют сопоставимые установленные модели для фазы конца срока службы. Поскольку известно, что 
сроки службы одинаковых элементов при сходном их применении значительно различаются, такая модель, веро
ятно, будет отражать специфику конкретного применения. Для оценки конца срока службы могут быть разработаны 
эмпирические модели, если имеется достаточно данных предыстории о рабочих характеристиках и условиях экс
плуатации рассматриваемого оборудования.
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Имеется также ряд особых механизмов, воздействующих на электронные компоненты, которые следует рас
смотреть при разработке стратегии управления старением:

- перенапряжение;
- число пусков/включений электропитания:
- разряд электростатического электричества.
В следующих пунктах приведены процедуры управления старением для ряда электронных элементов. Одна

ко. прежде чем рассматривать отдельные пункты, важно понять, некачественный изначально проект может оказать 
огромное влияние на старение элемента. Примеры ошибок при проектировании включают в себя:

- неправильный выбор контактных материалов для поворотных выключателей, которые эксплуатируют ред
ко — контакты могут окислиться и перестать правильно функционировать;

- неправильный выбор контактных материалов для репе, где низкий ток может вызвать нарост окиси на кон
тактах. ведущий к повышенному сопротивлению и возможному отказу;

- не отвечающая требованиям спецификация номинальной мощности для пассивных или активных 
элементов:

- недостаточная вентиляция или охлаждение корпусов оборудования.
В.1.2 Управление старением электролитических конденсаторов
Доминирующий механизм старения для конденсаторов с жидким электролитом — это потеря электролита 

через герметизирующую заглушку. Это характерная проблема с резиновыми уплотнениями, когда деградация (пор
ча) резины приводит к утечке электролита. При температуре 20 °С для типичного электролитического конденсатора 
данный процесс может занять 10 лет. но при повышении температуры он ускоряется. Растущее использование 
уплотнений из новых материалов снизило остроту этой проблемы, но в эксплуатации остается много старых эле
ментов. которые все еще подвержены этому типу отказа.

Потеря электролита увеличивает эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС) и уменьшает ем
кость конденсатора, что может вывести конденсатор из строя, разомкнув цепь либо вызвав короткое замыкание. 
Отказ может быть катастрофическим, а его последствия будут зависеть от того, каким образом конденсатор ис
пользуется в схеме. Увеличение ЭПС повышает внутреннюю температуру (в свою очередь, возрастая от нее), что 
может привести к тепловому пробою и окончательному разрушению элемента.

Если возникает утечка электролита, конденсатор следует немедленно заменить. Допускается применять 
разнообразные меры для того, чтобы защититься от последствий потери электролита, например:

- периодическая замена:
- замена всех подобных элементов при обнаружении первого отказа:
- использование устройств, по номиналу пригодных для более высокой температуры, чем требуется:
- периодическое испытаниа'мониторинг элементов и запасных модулей: ток утечки, емкость. ЭПС и коэффи

циент мощности. Данные испытания могут включать в себя испытания на долговечность выборочных элементов 
при максимальной номинальной температуре и напряжении;

- измерение температуры элемента;
- измерения пульсирующей составляющей постоянного тока источника питания.
Срок годности электролитических конденсаторов ограничен, и при любой возможности следует использовать 

новые элементы.
В.1.3 Управление старением плавких предохранителей
Начальный ток неустановившегося режима, если к схеме подключено электропитание, может быть в три — 

четыре раза выше номинального тока. Постепенно перегорающие плавкие предохранители не будут функциони
ровать (перегорать) при таких коротких переходных процессах, но может происходить потеря материала плавкого 
предохранителя через испарение. Прогрессирующая потеря плавкого материала снизит эффективную номиналь
ную мощность плавкого предохранителя и в дальнейшем может привести к случайным отказам в течение срока 
службы.

Поскольку срок службы элемента связан с числом пусков, единственная эффективная методика управления 
старением — это профилактическое обслуживание. Данное профилактическое обслуживание может зависеть от 
определенных условий: замены всех плавких предохранителей в комплекте оборудования при первом случайном 
отказе плавкого предохранителя.

Типичная ошибка при случайном отказе — увеличение номинальной мощности плавкого предохранителя, 
т. к. отказ может быть связан со сроком службы, и увеличение номинала плавкого предохранителя снизит защиту, 
обеспечиваемую плавким предохранителем. Такую практику необходимо избегать.

В.1.4 Управление старением реле
Компоненты стандартного электромагнитного реле, которые могут быть восприимчивы к старению:
- обмотка реле;
- контакты реле;
- вспомогательные элементы, такие как контактные прокладки, штекеры, гнезда, устройства с временной 

задержкой.
Старение обмоток реле является проблемой для тех реле, на которые непрерывно подается питание. Обмот

ка или связанные с ней элементы могут вырабатывать чрезмерное тепло, вызывающее перегорание обмотки, или 
оказывать неблагоприятное воздействие на другие элементы реле или элементы, расположенные рядом (напри-
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мер. химическое разрушение глазури, вызывающее загрязнение контактов или изменения размеров элементов). 
В пневматических реле с временной задержкой температуры может вызвать повышение хрупкости диафрагм, вы
зывая дрейф уставки.

Старение контактов реле может проявляться в виде:
- окисления контактов на нормально разомкнутых (замыкающих) контактах или контактах, для которых не

корректно определен материал для фактической силы тока. Что может представлять собой проблему, как для 
низких, так и для высоких токов:

- плавления или пигтинга контактов из-за чрезмерного тока (возможно, вызванного переключением индук
тивных нагрузок):

- химической коррозии, например, обусловленной использованием в репе элементов из резины с высоким 
содержанием серы. Из-за температурной или химической коррозии могут деформироваться внутренние вспомога
тельные элементы:

- срабатывания контактов реле в (логических) циклах низкой нагрузки.
Необходимо учитывать значимость качественного начального проекта. Проект должен включать в себя адек

ватный контроль состояния окружающей среды для систем реле. Система с большим числом реле в нормальном 
состоянии под напряжением будет генерировать тепло, которое следует отводить для предотвращения чрезмер
ного повышения температуры.

Для управления старением следует проводить проверку и испытание партий реле для выявления дефек
тов при изготовлении до момента ввода элементов в эксплуатацию. В процессе эксплуатации следует выполнять 
периодический визуальный осмотр, для идентификации химического разрушения или деградации элементов или 
контактов. Также следует выполнять регулярную чистку контактов реле при особых условиях эксплуатации.

Для натурных испытаний реле существуют другие процедуры, которые могут использоваться и для управле
ния старением, например анализ тепловых сигнатур, измерение контактного сопротивления или оценка временных 
характеристик (например, времени реакции).

Большинство реле предназначено для определенного числа срабатываний, и их срок службы будет зависеть 
от того, как это реле используется. Реле, которые неоднократно применяют или на которые подают питание при 
эксплуатации АС (например, аналоговые мультиплексоры с герконовыми реле), следует периодически заменять.

В.2 Управление старением датчиков температуры и давления
В.2.1 Эффекты старения
Старение влияет и на рабочие характеристики датчиков в стационарном состоянии (калибровка), и на ди

намические характеристики (время реакции). Например, уплотнители РДТ и термопар могут выйти из строя (вы
сохнуть. сжаться или потрескаться) и пропустить влагу в датчик, вызывая уменьшение сопротивления изоляции. 
Низков сопротивление изоляции может привести к погрешностям измерения температуры. Данная погрешность в 
основном будет зависеть от температуры, т. к. сопротивление изоляции гложет радикально меняться с изменением 
температуры. Влага в температурных датчиках температуры может также вызвать помехи в выходном сигнале дат
чика. значение которых зависит от температуры и количества влаги в датчике. Для закрепленных в термокармане 
РДТ и термопар увеличение времени реакции является важным аспектом. Опыт применения таких датчиков пока
зал. что они могут терять механический контакт с термокарманом по мере старения, в результате чего значительно 
увеличивается время реакции из-за воздушного зазора, который может образоваться в месте сопряжения датчика 
с термокарманом. Кроме того, длительная незащищенность от технологических эксплуатационных условий может 
изменить время реакции датчика.

Калибровка датчиков давления может измениться из-за старения, обусловленного влиянием тепла, влажно
сти и других технологических условий. Если данные факторы выведут из строя уплотнительные материалы датчи
ка (которые защищают его от окружающей среды) и если влага попадет в корпус датчика, то это может привести к 
отклонению калибровки и вызвать высокочастотный шум на выходе датчика, что, в свою очередь, может привести 
датчик в неработоспособное или ненадежное состояние.

Перечень эффектов старения и их влияний на рабочие характеристики датчиков давления АС приведен в 
таблице В.1
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Т а б л и ц а  В.1 — Потенциальное влияние старения на рабочие характеристики датчиков давления АС

Деградация Потенциальная причина
Влияние иа рабочие характеристики

Калибровка Время реакции

Частичная или полная потеря запол
няющей жидкости

Производственные дефекты; 
высокое давление

+ ♦

Изменение вязкости заполняющей 
жидкости

Излучение и теплота - ♦

Износ, трение и запипание механи
ческих сцеплений (особенно в датчи
ках компенсационного типа)

Колебания давления и скачки напря
жения;
коррозия и окисление

- ♦

Нарушения уплотнений, приводящие 
к пропусканию влаги в электронику 
датчика

Охрупчивание и растрескивание 
уплотнителей, обусловленные излу
чением и теплом

+ -

Протечка технологической жидкости 
в жидкость элемента, приводящая к 
изменениям температуры в датчике, 
изменениям вязкости заполняющей 
жидкости и т. д.

Повреждение уплотнений; 
производственные дефекты; 
разрушение чувствительных элемен
тов

+ ♦

Изменения значений характеристик 
электронных элементов

Тепло, излучение, влажность; 
изменения напряжений источника 
питания;
техническое обслуживание

+ -

Изменения динамических жестко
стей сильфонов и диафрагм

Механическая усталость; 
число циклов давления

+ ♦

Другая проблема изменения рабочих характеристик в датчиках давления АС — это закупорка измеритель
ных трубопроводов, которые доставляют сигналы давления от технологического процесса в датчик. Измеритель
ные трубопроводы, как правило, имеют длину 30—300 м. Данные трубопроводы могут оказаться частично или 
полностью заблокированы из-за осадка, затвердевания бора и прочих отходов в теплоносителе реактора и при
вести к инерционным динамическим характеристикам в системе измерения давления. Проблемы могут быть обна
ружены во время эксплуатации АС, применяя методику анализа шумов, как описано в приложении С. Кроме того, с 
помощью данной методики (ложно оперативно обнаружить воздух в трубопроводах измерения давления. Несмотря 
на то. что при высоком давлении воздух должен раствориться в воде реактора, опыт показал, что воздух может 
существовать в измерительных трубопроводах датчиков АС. Воздух может вызвать как погрешности показаний, 
так и увеличение времени реакции.

В.2.2 Методы управления старением
Рабочие характеристики датчиков температуры и давления на АС зависят преимущественно от точности их 

калибровки и времени реакции. Таким образом, управление старением датчиков температуры и давления достига
ется периодической калибровкой и испытанием времени реакции.

Для управления влиянием старения на время реакции РДТ. термопар и датчиков давления, следует исполь
зовать такие методы натурных испытаний времени реакции, как метод РСКТ и анализ шумов. Данные методы при
ведены в приложении С. Также в приложении С приведены новые методы оперативного мониторинга калибровки 
датчиков давления, натурных испытаний калибровки РДТ и термопар и т. д.

В.З Управление старением детекторов нейтронного потока
Управление старением нейтронных детекторов включает в себя ряд процедур, таких как систематическое 

профилактическое обслуживание, условное профилактическое обслуживание, прогнозное техническое обслужи
вание и аварийный ремонт. Каждая из перечисленных процедур имеет свои преимущества и недостатки.

Систематическое профилактическое обслуживание, при котором внереакторные нейтронные детекторы ме
няют каждый период простоя (например, каждые 18 гиес). является несложным, но очень дорогим. При таком под
ходе датчики никогда не будут подвергаться значительному влиянию эффектов старения.

При условном профилактическом обслуживании условия определяются в зависимости от характеристик 
чувствительности датчика. Таким образом, технический персонал должен проверить характеристику чувствитель
ности при эксплуатации и измерить и/или вычислить различные параметры. Данные параметры сравнивают с
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критериями приемлемости, а техническое обслуживание выполняют согласно результатам. Данное техническое 
обслуживание проводят во время простоя.

Прогнозное обслуживание систем контроля нейтронного потока включает в себя:
a) натурные испытания времени реакции с помощью методики анализа шумов;
b) анализ тенденций дрейфа относительно калибровки;
c) анализ тенденций параметров динамических характеристик выходного шума детектора, таких как среднее 

значение, дисперсия, асимметрия и эксцесс данных выходного шума детектора, и отношения положительных и от
рицательных значений дескрипторов шума;

d) испытание кабелей и разъемов нейтронных детекторов.
Описанный выше подход является наиболее эффективным подходом к управлению старением нейтронных 

детекторов на АС.
Аварийный ремонт осуществляется при отказе датчика, что может потребовать простоя реактора для его 

замены, и таким образом оказать негативное влияние на готовность реактора.

В.4 Управление старением кабелей и разъемов
В.4.1 Эффекты старения
Для того чтобы охарактеризовать механизмы старения и разработать методики испытаний и мониторинга 

для использования на АС. проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Про
ведение НИОКР позволило разработать разнообразный набор методик для оценки исправности и состояния кабе
лей. Данный набор методик включает в себя проведение химического испытания состава изоляции и механическо
го испытания пластичности изоляции и проведение электрических измерений, выполняемые как на токоведущих 
жилах кабеля, так и на материалах изоляции кабеля.

Главные факторы старения кабелей:
- повышенная температура или влажность окружающей среды:
- циклическое механическое воздействие;
- радиоактивное облучение:
- воздействие распыленной борной кислоты.
Для данных стрессоров деформация растяжения изоляции является ограничивающим фактором.
Для кабелей детектора плотности потока (с минеральной изоляцией) характерно следующее:
- более жесткие требования к изоляции и экранированию, чем для датчиков, таких как термопары или РДТ;
- в связи с тем. что самой распространенной причиной отказа кабелей с минеральной изоляцией и металли

ческой оболочкой является проникновение влаги в результате механического повреждения или коррозии, то самым 
простым методом испытаний при мониторинге данного явления служит измерение сопротивления изоляции. Из
мерения сопротивления изоляции данных кабелей не следует проводить при высоком напряжении, его проводят, 
как правило, на холодных кабелях при напряжении не более 100 В:

- разъемы на кабелях с минеральной изоляцией особенно уязвимы, т. к. они хрупки сами по себе и обеспе
чивают изоляцию на кабеле;

- следует избегать частого использования встроенных разъемов, повреждения которых могут приводить к 
нарушению уплотнителей кабеля, и трудности в восстановлении их герметичности. Однако опасность поврежде
ния разъема может компенсироваться преимуществами, которые предлагают их использование в ходе стандарт
ного испытания кабеля при прогнозном техническом обслуживании;

- кабель детектора с минеральной изоляцией может иметь покрытие изоляции для защиты от воздействия 
контуров заземления. Если данное покрытие повреждается, то уровни помех могут повыситься.

Для обнаружения влаги в FftT или термопаре и для диагностики проблем в схеме следует измерить сопро
тивление изоляции, контурное сопротивление, емкость и индуктивность и сравнить с исходными данными или 
данными от других исправных датчиков. Кроме того, для определения наличия влаги в температурном датчике 
и разделения проблем датчиков и кабеля можно использовать метод РСКТ. В программу управления старением 
датчиков давления и температуры следует включить испытание удлинителей датчиков и разъемов. В программу 
старения кабелей/разьемов нужно включить метод динамической рефлектометрии (ДР).

В таблице В.2 приведены технологии управления старением датчиков и других элементов на АС. В таблицу 
В.2 включены методы управления старением нейтронных детекторов. Опыт показал, что время реакции нейтрон
ных детекторов увеличивается по мере их старения. В связи с этим для контроля эффектов старения следует из
мерять время реакции детектора нейтронов. Измерения времени реакции можно выполнять по методике анализа 
шумов, как для датчиков давления.

В.4.2 Управление старением кабелей
Существует два следующих главных метода:
a) испытание фактического срока службы. Данное испытание включает в себя прокладку образцов запас

ных кабелей на работающей АС для того, чтобы была возможность их удалить и провести испытание. Для этого 
образцы кабелей помещают в кабельное хранилище около реактора или парогенератора, где они старятся есте
ственным образом по мере функционирования АС. Затем кабели удаляют и испытывают с помощью упомянутых 
ниже методов;

b) испытание существующих кабелей с помощью натурных методов и других средств.
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Существует много методов испытания кабелей для управления старением, например:
- визуальный осмотр изоляции и измерение размера трещин или увеличения трещин, изменение цвета

и т. д.:
- испытание твердости изоляции. Данное испытание можно выполнять только на конкретных секциях кабе

ля. в других участках могут быть участки перегрева:
- химический анализ изоляции;
- испытания электрической изоляции:
- измерение прочности на растяжение:
- измерение удлинения при разрыве;
- измерения потерь в диэлектрике при низкой частоте или частоте развертки;
- испытание по методике ДР.
- измерения полного сопротивления по переменному и постоянному току.

Т а б л и ц а  В.2 — Методы испытаний для верификации рабочих характеристик и управления старением элементов 
контроля и управления

Элемент Индикатор функционирования Метод испытания

РДТ Точность'устойчивость калибровки; 
время реакции и индекс саморазогрева; 
электрические параметры

Взаимная калибровка; 
испытание РСКТ:
испытание сопротивления изоляции, испы
тание сопротивления контура, испытание 
емкости;
измерения саморазогрева

Кабели и разъ
емы оборудования 
контроля и управ
ления

Характеристики токоведущей жилы кабе
ля:
свойства материала изоляции/обопочки 
кабеля

Испытания ДР и РСКТ; 
испытание ДР. испытание сопротивления по 
постоянному току, испытание полного сопро
тивления по переменному току, испытание 
пластичности, химический анализ; 
измерения индуктивности L. емкости С и со
противления R или испытания с измерением 
иммитанса

Давление, уровень 
и расход

Точность и устойчивость калибровки: 
время реакции

Оперативная верификация калибровки: 
анализ шумов и испытания с отключением 
электропитания

Импульсная пиния 
давления/измери- 
тельный трубопро
вод

Засорения, пустоты, течи; 
точноеть/устойчивость калибровки

Анализ шумов:
оперативная верификация калибровки, ана
лиз тенденций, эмпирическое и физическое 
моделирование, испытание нейронных сетей

Нейтронные детек
торы

Точносты'устойчивость калибровки; 
время реакции; 
кабели и разъемы;
динамические дескрипторы выходной 
мощности помех детектора (среднее зна
чение, дисперсия, асимметрия, эксцесс)

- Калориметрические расчеты и условные ка
либровки с источником; 
анализ шумов:
испытание ДР. измерения сопротивления по 
постоянному и переменному току

Термопары Точность'устойчивость калибровки; 
время реакции;
неоднородность, паразитный р-n пере
ход. обратное соединение; 
кабели и разъемы:
динамические дескрипторы выходной 
мощности помех детектора (среднее зна
чение, дисперсия, асимметрия, эксцесс, и 
соотношения этих дескрипторов)

Взаимная калибровка; 
испытание РСКТ. анализ шумов; 
испытание РСКТ, испытание сопротивления 
изоляции, испытание сопротивления конту
ра;
испытание ДР. измерения сопротивления по 
постоянному и переменному току
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Для большинства указанных измерений требуются исходные данные для сравнения и интерпретации. В свя
зи с этим должна быть разработана база данных характеристик кабелей, а испытания кабелей периодически повто
ряют. чтобы идентифицировать любое значительное изменение относительно исходных данных. Вместо исходных 
данных допускается использовать характеристики кабелей, применяемых в подобных установках.

В А З  Управление старением разъемов
Доминирующими механизмами старения для разьемов являются механический износ и окисление контак

тов. Механический износ происходит, когда разьем выводят из покоящегося состояния.
Механический износ и окисление приводят к увеличению полного сопротивления контакта, которое может 

варьироваться от нескольких Ом до полностью разомкнутой цепи. Последствия этого будут зависеть от того, каким 
образом разъем используется в схеме. В коммутационной цепи малое увеличение сопротивления может быть до
пустимо. Однако в чувствительной аналоговой схеме (например, обработка очень низких уровней сигналов) малое 
увеличение сопротивления может оказать значительное влияние.

Разъемы следует оставить в состоянии покоя везде, где это возможно. Неоднократные разрывы и установ
ления соединений могут привести к механическому износу. Это особенно важно для краевых разъемов печатных 
плат.

Перед установкой следует выполнить термическую сушку разъемов, что поможет устранить отказы, обу
словленные влажностью. Также рекомендуется хранение запасных частей в инертной атмосфере (азот). Можно 
выполнить термографическое сканирование разъемов в процессе эксплуатации, чтобы получить индикацию точек 
с высоким сопротивлением, которые могут дать раннее предупреждение об отказе.

Опыт использования методик ДР или РСКТ при испытании РДТ, ТП и нейтронных детекторов показал, что 
применение данных методик может помочь диагностировать проблемы в разъемах, особенно если для сравнения 
доступны исходные данные.

В.5 Применение для условий нормальной эксплуатации и послеаварийных условий
Методы, определенные в настоящем стандарте, предназначены для того, чтобы обеспечить надлежащее 

функционирование оборудования контроля и управления не только при нормальной эксплуатации, но также и в 
послеаварийных условиях. Например, кабели контроля и управления (а также силовые кабели) должны всегда 
выполнять свою функцию должным образом, особенно во время аварии и после нее. Средства управления ста
рением. которые приведены в настоящем стандарте, обеспечат гарантию надежной службы в послеаварийных 
условиях.
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Приложение С 
(справочное)

П р и м е р ы  м етод и к и с п ы та н и й  и м он и то р и н га  д л я  у п р а в л е н и я  старением  
о б о р уд о в а н и я  ко н тр о л я  и уп р а в л е н и я

С.1 Оперативная верификация калибровки
Согласно существующим порядкам сотни измерительных приборов калибруют вручную, как правило, не 

реже одного раза за каждый рабочий цикл. Результаты этих калибровок почти за 30 лет показали, что большинство 
измерительных приборов не выходит за пределы допуска в течение одного рабочего цикла, и поэтому не нужда
ется в такой частоте калибровки, как однократно каждый рабочий цикл. Это побудило атомную отрасль к тому, 
чтобы попытаться удлинить интервалы калибровки измерительных приборов посредством оперативного монито
ринга дрейфа показаний. В эту работу входят регистрация и анализ выходных данных измерительных приборов в 
стационарном режиме во время эксплуатации АС с целью идентификации дрейфа показаний и других аномальных 
проблем в выходных сигналах измерительных приборов. Для измерительных приборов с резервированием этого 
достигают, сравнивая показания измерительных приборов с резервированием для того, чтобы различить отклоне
ние показаний процесса и дрейф нуля. При этом для оценки значений технологических параметров используются 
усредняющие методики (простое усреднение, взвешенное усреднение, пространство четности и т. д.). В случав 
измерительных приборов без резервирования для оценки технологического процесса используются эмпирическое 
моделирование процесса с помощью нейронных сетей и принципов распознавания образов или других методик, 
а также физическое моделирование. Эту оценку часто обновляют и сравнивают с выходными сигналами соот
ветствующих измерительных приборов, чтобы обнаружить наличие дрейфа показаний на выходе измерительного 
прибора.

С.2 Оперативное определение засорения трубки Вентури
В дополнение к оперативной верификации калибровки каналов производственной контрольно-измеритель

ной аппаратуры, методики эмпирического моделирования технологического процесса, распознавания образов и 
нейронных сетей могут обеспечить эффективный инструмент для оперативного обнаружения проблем производи
тельности в отдельных измерительных приборах или АС. Например, элементы расходомера Вентури могут засо
риться и привести к ошибочным показаниям расхода. Это имеет значение и с экономической точки зрения, и с точ
ки зрения безопасности. До недавнего времени не существовало эффективного способа отслеживать засорение 
трубки Вентури. На некоторых АС установлены новые ультразвуковые датчики для независимого контроля потока 
и отслеживания отклонений сигналов датчиков трубки Вентури и ультразвуковых датчиков в качестве средства 
обнаружения засорения трубки Вентури. Несмотря на то. что стоимость ультразвуковых датчиков может доходить 
до одного миллиона долларов, на многих АС уже установили такие датчики в связи с важностью точных измерений 
расхода. Другой способ контроля засорения трубки Вентури состоит в использовании методики моделирования 
для отслеживания расхода и сравнения результатов с показанием расхода трубки Вентури, чтобы определить за
сорение трубки Вентури.

С.З Натурные испытания времени реакции датчиков давления
Точность и время реакции представляют собой два из числа самых важных показателей работоспособности 

датчиков давления. В связи с этим, разрабатываются оперативные методы контроля калибровки и времени реак
ции датчиков давления. Технология оперативной калибровки упоминалась выше. Для оперативного измерения 
времени реакции датчиков давления используется методика анализа шумов. Данная методика основана на записи 
хаотического шума, который существует естественным образом в выходном сигнале большинства технологических 
датчиков, пока АС работает. Шум можно проанализировать в частотной области и/или временнбй области, чтобы 
получить время реакции датчика. Данная методика была утверждена для испытания времени реакции датчиков 
давления, уровня и расхода.

Для натурных испытаний времени реакции компенсационных датчиков давления, в дополнение к методике 
анализа шумов, также имеется метод под названием «испытание с отключением электропитания», который был 
утвержден для использования. Подробные сведения об этой и других упомянутых выше методиках представлены 
в многочисленных публикациях, включая МАГАТЭ TECDOC-1147.

С.4 Оперативное определение закупорки в импульсны х линиях
Импульсные линии — это небольшие трубки, которые доставляют сигнал давления из технологическою про

цесса к датчику. Как правило, длина импульсных линий составляет 30—300 м в зависимости от функции на АС. и 
в типичной импульсной линии часто имеются стопорные клапаны, корневые задвижки, демпфирующие устройства 
или другие элементы. Нарушение функционирования любой задвижки или другого элемента импульсной линии
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может вызвать частичную или полную закупорку линии. Кроме того, что еще более важно, импульсные линии могут 
засориться из-за осадка и отложений, которые часто имеются в системе охлаждения реактора. Закупорка изме
рительных трубопроводов может вызвать задержку в распознавании изменения давления, уровня или расхода в 
технологическом процессе. На некоторых АС закупорка измерительного трубопровода из-за осадка или проблем 
клапанов вызвала увеличение времени реакции систем измерения давления 0.1—5 с. Эту проблему можно иден
тифицировать, пока станция находится в рабочем состоянии, с помощью методики анализа шумов.

С.5 Взаимная калибровка резисторных датчиков температуры и термопар
Резервированные РДТ и термопары можно калибровать в месте расположения при изотермических условиях 

с помощью методики взаимной калибровки. Это влечет за собой использование многоканальной системы сбора 
информации для быстрой регистрации температурных показаний резервированных РДТ и термопар во время пу
ска и останова АС при линейно изменяющихся условиях или при температурных плато. Затем данные темпера
туры усредняют и вычисляют отклонение каждого РДТ или термопары от среднего значения всех РДТ (исключая 
любые выбросы). Как только определены РДТ. дающие выбросы, их исключают из данных, а в данные вносят 
поправку на колебания температуры АС и любые разности температур между контурами или между горячими и 
холодными нитками. После того, как поправки внесены, определяют новую среднюю температуру для РДТ и вы
числяют отклонения каждого РДТ и термопары от этого нового среднего значения.

Испытания с взаимной калибровкой часто выполняют при нескольких значениях температуры в периоды 
пуска или останова АС. При этом подходе, если какой-либо РДТ выходит за пределы допуска, то для этого РДТ 
может быть разработана новая калибровочная таблица с помощью данных взаимной калибровки, полученных при 
не менее чем трех температурах. Если для термопар определены большие отклонения, то их тоже можно скоррек
тировать. чтобы привести термопары в соответствие друг с другом и с РДТ.

Данные для взаимной калибровки РДТ и термопар могут выбираться из компьютера АС. либо для получения 
данных может использоваться специализированный сбор данных. Независимо от того, выбирают ли данные из 
станционного компьютера или получают с помощью специализированной системы сбора данных, результаты в от
ношении верификации калибровки температурных датчиков должны обычно оказываться одинаковыми.

С.6 Испытания времени реакции резисторных датчиков температуры и термопар
Время реакции РДТ и термопар гложет меняться по мере старения датчика. Этой деградации вследствие 

старения могут поспособствовать многие факторы. Например, вибрация может вызвать выход РДТ и термопар из 
своего термокармана и привести к увеличению времени реакции. Даже очень малое перемещение может вызвать 
большое изменение времени реакции. Температуры также могут вызвать изменения времени реакции. Например, 
собственные пустоты в материалах изоляции датчика могут расширяться или сжиматься и вызвать изменение вре
мени реакции. По этим и другим причинам время реакции РДТ и термопар периодически измеряется. Измерение 
проводят с помощью метода испытания времени реакции на ступенчатое изменение контурного тока (РСКТ).

Испытание РСКТ выполняют дистанционно из пультовой во время работы АС. Оно обеспечивает опреде
ление штатного времени реакции РДТ и учитывает все влияния условий установки и состояния технологического 
процесса на время реакции. Если РДТ используется в термокармане, то время реакции, получаемое при испыта
нии РСКТ. включает в себя динамическую характеристику совокупности РДТ и термокармана. Таким образом, в 
испытании РСКТ также учитывается любой зазор в зоне сопряжения РДТ и термокармана.

Для выполнения испытания РСКТ. наряду с сетью с коммутаторами тока и аппаратурой преобразования 
сигналов, используется мост Уитстона. РДТ подсоединен к одному плечу моста, а ток моста переключают при
близительно от 1 мА до приблизительных значений 40—80 глА. Ток производит джоулево тепло (I2R) и приводит к 
температурному переходному процессу в чувствительном элементе РДТ. Это постепенно увеличивает сопротив
ление РДТ и приводит к изменению напряжения в переходном режиме на выходе моста. Этот переходный процесс 
регистрируют и анализируют, чтобы получить время реакции РДТ. Анализ основан на подробной модели тепло
обмена F̂ QT. Этим методом, несмотря на то, что датчик нагревается внутренне, время реакции, получаемое из 
анализа данных РСКТ. эквивалентно времени реакции, которое было бы получено для РДТ. если бы температура 
технологического процесса вокруг РДТ испытывала ступенчатое изменение. Преобразование данных из внутрен
него нагрева для получения реакции на внешнее изменение температуры было доказано экспериментально и 
математически.

В дополнение к испытанию РСКТ также для РДТ используется еще один метод под названием испытание на 
саморазогрев. Испытание на саморазогрев предполагает нагрев РДТ с помощью малого электрического тока, как в 
испытании РСКТ. В случае испытания на саморазогрев установившееся сопротивление РДТ измеряется как функ
ция входной электрической мощности (I2R). Испытание выполняют, применяя к РДТ не менее чем три уровня тока 
(например. 10,20.40.60 мА и т. д.) и измеряя увеличение его сопротивления как функцию нагрева I2R. которая за
дана в РДТ. Получаемые данные затем отображают в виде графика в прямоугольной системе координат как зави
симость сопротивления от мощности (I2R). Это дает прямую линию с угловым коэффициентом, который называют 
индексом саморазсгрева. Индекс саморазогрева (ИСР) — это число в единицах Ом на Ватт, которое соответствует 
времени реакции РДТ. но не является временем реакции РДТ. Если время реакции РДТ значительно возрастает, то 
индекс саморазсгрева увеличится, а если время реакции РДТ значительно уменьшается, то уменьшится и индекс 
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саморазогрева. Испытание на саморазогрев также используется для отслеживания грубых изменений времени 
реакции РДТ.

РСКТ. как правило, выполняется на РДТ АС однократно каждый топливный цикл. Испытание можно прово
дить при нормальных условиях эксплуатации или при условиях горячего резерва (при нормальных рабочих тем
пературе и расходе или близко к ним). Только на мощности или при условиях горячего резерва испытание РСКТ 
обеспечивает фактическое штатное время реакции РДТ. Испытание может быть выполнено при других условиях, 
но только для того, чтобы гарантировать надлежащую установку РДТ в термокармане. Например, испытание РСКТ 
следует выполнять при холодном останове во время простоя на перегрузку топлива на любом недавно установ
ленном РДТ. чтобы гарантировать надлежащее размещение РДТ в своем термокармане и удостовериться, что РДТ 
можно испытать с помощью метода РСКТ. На самом деле, довольно важно выполнить испытание РСКТ на любом 
недавно установленном РДТ при холодном останове и сравнить результаты с другими РДТ. чтобы проверить, что 
сигнал РСКТ у нового РДТ сопоставим с другими РДТ и его ИСР хорошо согласуется с другими РДТ. которые уста
новлены в тех же условиях. Любой новый РДТ. особенно РДТ. закрепленный в термокармане, следует испытать 
методом РСКТ в холодных условиях, чтобы проверить установку, и при условиях горячего резерва, чтобы иденти
фицировать его штатное время реакции. Последующие испытания можно выполнять на мощности, пока колебания 
температуры технологического процесса не очень существенны. В случае больших температурных флуктуаций, 
которые часто происходят главным образом в трубах горячей нитки реакторов с водой под давлением (F/YR) из-за 
температурной стратификации и расслоения потока, существуют два варианта для испытания РСКТ:

a) повторить испытание много раз (30—50 раз) и усреднить сигналы РСКТ. а затем проанализировать усред
ненные данные или

b ) выполнить испытание РСКТ при условиях состояния горячего резерва.
В последние годы атомная промышленность проявляет интерес к использованию анализа шумов не только 

для испытания времени реакции термопар и датчиков давления, но также и для РДТ. Преимущество методики ана
лиза шумов состоит в том, что она не требует вывода датчика из работы во время испытания. С помощью методики 
анализа шумов можно определить и оценить ухудшение времени реакции РДТ. Если обнаружено ухудшение вре
мени реакции РДТ до недопустимого уровня, то можно использовать метод РСКТ. чтобы точно определить время 
реакции и решить, необходимо ли корректирующее действие.

Корректирующее действие будет содержать следующие шаги:
a) удалить РДТ из термокармана во время простоя;
b ) почистить РДТ и термокарман;
c) вновь установить РДТ в термокарман;
d) повторить испытания РСКТ и испытания на саморазогрев. чтобы гарантировать удовлетворительные 

результаты.
Данные действия решают проблему со временем реакции РДТ. В противном случае РДТ и/или термокарман, 

вероятно, придется заменить.
Метод РСКТ может также использоваться для измерения времени реакции термопар (ТП). Однако это тре

бует более высоких тепловых токов и иного порядка проведения испытаний, чем с РДТ. Таким образом, времена 
реакции термопар испытывают с помощью методики анализа шумов согласно описанию, ранее приведенному для 
датчиков давления. Это связано с тем. что высокие тепловые токи (приблизительно от 0.2 до 1.0 А), которые могут 
понадобиться для испытания термопар методом РСКТ. могут в некоторых случаях повредить кабели, разьемы, 
уплотнения или саму термопару.

В отличие от РДТ. на термопары не распространяются очень строгие требования к испытаниям времени 
реакции. Тем не менее, испытание времени реакции с помощью методик РСКТ и анализа шумов выполняют на 
термопарах в качестве средства подтверждения состояния исправности термопар и для того, чтобы предусмотреть 
управление старением. Если к РДТ не предъявляют строгие требования ко времени реакции, либо измерения 
времени реакции выполняют только для идентификации выбросов времени реакции, для определения времени 
реакции РДТ вместо испытания РСКТ можно использовать методику анализа шумов.

С.7 Испытания кабелей и разъемов
Состояние кабелей АС. особенно кабелей контроля и управления, на некоторых АС испытывают по ряду при

чин. таких как диагностика неисправностей для идентификации или описания проблем, и начальные измерения 
для прогнозного технического обслуживания и управления старением. Существуют электрические испытания, ме
ханические испытания и химические испытания, которые можно использовать для мониторинга или определения 
состояния кабелей. Преимущество электрических испытаний в том. что они обеспечивают возможность выполнять 
натурные испытания часто без нарушения порядка эксплуатации АС.

Электрические испытания подразумевают измерения полного сопротивления и испытания методом дина
мической рвфлектометрии (ДР). Испытание методом ДР широко распространено на АС для идентификации ме
стоположения проблемы по длине кабеля. В частности, часто бывает крайне важным определить, находится ли 
проблема с кабелем внутри или вне защитной оболочки. Например, схемы РДТ. которые показали неустойчивое 
поведение, успешно испытывают методом ДР чтобы дать обслуживающему персоналу надлежащие направления 
по локализации проблемы. Метод ДР также применяется в диагностике обмоток двигателей и трансформаторов, 
нагревательных катушек компенсаторов давления, кабелей аппаратуры ядерного приборостроения, термопар, ка-
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белей клапанов с электроприводом и т. д. Довольно широко распространено использование метода ДР в испыта
ниях кабелей нейтронных детекторов.

Для того, чтобы увеличить диагностические возможности испытания методом ДР. также выполняют дополни
тельные измерения, называемые испытаниями с измерением иммитанса (испытание LCR). Испытание LCR обыч
но проводится с помощью испытательного прибора, называемого измерителем иммитанса (измеритель LCR. из
меритель RLC). Он измеряет индуктивность L. емкость С и сопротивление R  схемы.

Для того, чтобы определить состояние материала изоляции или оболочки кабеля, в дополнение к ДР измеря
ют электрические параметры, такие как сопротивление изоляции (по возможности), сопротивление по постоянному 
току, полное сопротивление по переменному току и последовательную емкость. Следует отметить, что определе
ние состояния материалов изоляции кабеля является очень трудной задачей. Отсутствие приемлемой площадки с 
заземлением для выполнения надежных электрических измерений препятствует успеху испытаний.

При механическом испытании кабелей измеряют пластичность материала изоляции или оболочки кабеля, 
чтобы определить, не стал ли материал сухим, ломким или склонным к растрескиванию. Соответствующее ис
пытательное оборудование называется кабельный индентор. В основном это устройство используется для сжатия 
кабеля и измерения его относительной твердости. Что еще более важно, измеряют удлинение при разрыве кабеля.

При химическом испытании кабелей отслаивают немного материала изоляции кабеля для химического ана
лиза в лаборатории.

С.8 Обеспечение надежности контроля и управления в аварийных условиях
Методы, описанные в настоящем приложении, предназначены для того, чтобы обеспечить правильное функ

ционирование оборудования контроля и управления не только в нормальном режиме работы, но также и при ава
рийных и послеаварийных условиях.
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Приложение ДА 
(справочное)

С вед ения  о  с о о тв е тс тв и и  с с ы л о ч н о го  м е ж д ун а р о д н о го  станд арта  н а ц и о н а л ь н о м у  станд арту

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

IEC 61513:2001 ЮТ МЭК Р 61513—2011 «Атомные станции. Системы кон
троля и управления, важные для безопасности. Общие 
требования»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степе
ни соответствия стандарта:

- ЮТ —  идентичный стандарт.
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