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ПОПРАВКА

к СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013
Объекты использования атомной энергии. Требования к организации и выполнению 

работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и управления

В каком 
месте

Напечатано Должно быть

Пункт 1.2 Стандарт устанавливает требования 
к организации, производству и 
приемке работ по монтажу СА и 
СКУ, включая монтаж и испытания 
трубных проводок систем 
автоматизации (импульсных, 
командных, питающих, 
охлаждающих, вспомогательных и 
дренажных), и контролю их 
выполнения.

Стандарт устанавливает требования 
к организации, производству и 
приемке работ по монтажу СА и 
СКУ, включая монтаж и испытания 
трубных проводок систем 
автоматизации (импульсных, 
командных, питающих, 
охлаждающих, вспомогательных и 
дренажных), и контролю их 
выполнения.
Положения раздела 8 являются 
рекомендуемыми.
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