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ПОПРАВКА
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Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Электроустановки зданий и 
сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. Общие требования

В каком 
месте

Напечатано Должно быть

Пункт 1.1 Настоящий стандарт 
распространяется на 
электроустановки общего 
назначения напряжением до 1 кВ 
переменного тока с номинальной 
частотой 50 Гц и электроустановки 
напряжением до 1,5 кВ постоянного 
тока вновь сооружаемых, 
реконструируемых и 
подвергающихся капитальному 
ремонту жилых и общественных 
зданий и сооружений и 
устанавливает:

- общие требования к 
производству электромонтажных 
работ и к их контролю и сдаче при 
строительстве, реконструкции и 
ремонте;

- требования к производству 
приемо-сдаточных испытаний;

- правила охраны труда при 
производстве электромонтажных 
работ и приемо-сдаточных 
испытаний.
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Положения раздела 7 являются 
рекомендуемыми.
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