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ДВУХЭТАЖНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ 
12-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

С 1 -2 -3  КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ

АЛЬБОМ П
СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ I -  Архитектурно-строительные решения 
АЛЬБОМ II -  Отопление и вентиляция, водопровод

И КАНАЛИЗАЦИЯ, ГАЗОСНАбжеНИв.
Электрооборудовдние, устройство связи и с и г н а л и з а ц и я . 

АЛЬБОМ III -  Сметы
АЛЬБОМ IV -  СпецификАция оборудовАния 
АЛЬБОМ V -  Ведомость потребности в мАтеридлАх.

РдзрдботАн ЦНИИЭПгрдждАнсельстрой Проект утвержден Госкомдрхитектуры 
прикдз N 111 от оч. (Л. 90 г.

S Гл а в н ы й  инж енер и н с т и т у т а

| Гл а в н ы й  специдлист  по
инженерному оборудовднию

Q j Лейзерович М.Г.
Курочкин В.И.

МОСКВА 
1990 г.
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Аист Наименование Стр. Приме
чание

Эл ектрооборудобание ( эо)
/ Общие банные 27
2 Расчетная схема 28
3 План технического подполья 

6 осях f*-5; Д+8 29

у План технического подполья 
В осях 5+9; R+B 30

S План падбала 6 осях 1+5; Я+В 3/
6 План под Вала б осях 5+9; Я-В 32
7 План 2 э та ж а  6 осях 1+5; Я-в 33
8 План 2 э т а  т а  В осях 5+9; fhB зу

Связь и сигнализация (  СС)
1 Общие данные 35
Z План э т о т  а 36
3 П ла н  тсхподполья ( подвала) 37
у Схемы расположения у с тр о й с тв  

связи. План кровли 38
Газоснабжение (ГС)

1 Общие донные 39

2 План / э т а ж а  6 осях 1+5 
Схема газооборудования 40

3 План 2 э та ж а  6 осях 1+5 У/
ч План / э та ж а  6 осях 5+9 

Схема газооборудования 92

S План 2 э та ж а  в  осях 5+9 УЗ

Прилагаемые документы эо,ОА
1 Опросный ли с т ВРУ ЧУ |

Аист Наименование Стр. Приме
чание

Титульный лист 1
Содержание альбома 2
Отопление и Вентиляция (Ов)

1 Общие данные (начало) 3
2 Общие данные (продолжение) Ч
3 Общие данные (окончание) 5
Н План технического подполья 

в осях 1+5. Я+в 6

В План технического подполья 
д осях 5+9. Я+В 7

б План подвала в осях 1+5, я+в 
( Вариант) 8

7 План подвала 6 осях 5+9, П+в 
(вариант) 9

в План 1этаж а 6 осях f+5, я+в 10
S План / э та ж а  6 осях 5+9, я+в 1 1

/0 Пл ан 2 этажа 6 осях 1+5, п+в 12
11 План 2 этаж а 6 осях 5-+9, я+в 13
/2 Схема системы отопления 

(начало) 14

/3
Схема системы отопления 
( окончание). Узел управления
(95- 70о С).
Узел управления (150~70°С)

15

1 4 Схемы систем вентиляции ВЕ1+-ВЕ9 16
Водопровод и канализация (вК)

1 Общие данные 17
2 План те х  подпол ья 18
3 План те х  подполья (вариант) 19
Ч План подвала 20
5 Плая типового э та ж а 21
6 План типового этажа ( вариант) 22
7 Схемы систем В1, тз, тч 23
8 Схемы систем В1, тз, ТУ ( с подвалом) 27
У Схемы систем ВТ (  вариант) 25
10 Схема системы К/ 26

2 ччвв - ог 3
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Auer Наименован ие Примечание

1 Общие данные (начало)
2 Общие данные (продолжение)
3 Общие данные (окончание)
К План технического подполья 6 осях 1+5,- П+В.
5 План технического подполья 6 осях 5*9; R+B
6 План подвала 6 осях 1*5: я*В ( баоиант)
1 План подвала в осях 5+9; R+B ( вариант)
8 План 1 этаж а 6 осях 1*5; п+в

9 Пл ан 1 эта ж а  В осях 5+9; 9*В
10 План 2 этаж а В осях 1+5; п+з
11 План 2 э т а  т а  6 осях 5+9; Й+В
18 Схема системы отопления ( начало)
13 Схема системы отопления (окончание). Узел

управления (95°-70°С). 9зел чправления ( 150°-70вс)

1й Схемы систем вентиляции ВЕ1+-ВЕ9.

х- Вар и am горячего В о до сна омения о т  Водогрейной 
колонки на твердом топливе.

Проект соответствует действующим нормами 
Правилам, ~

Гл. инженер проекта W $/J /-Курочкин/.
/Л. инженер проекта привязки

3

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляиии

раоменоВание
здания

(сооружения),
помещения

Объем, 
М3

Периоду 
года 
при 

tn, V

Расход тепла, вт (ккал(ч)
Расход
холода,

вт.
(ккал./ч.)

Устано
влен.
МОЩ И.
ЭЛ.

дёигот.
Квт.

' На 
отопле

ние

На
вентиля

цию

На
горячее 
во до сноп 
жение

Общий

Двухэтажный 
2-секционный 
18-кбартирныЬ 
жилой дом

358336

'20

68640 
(59020) —

100480
(86 чао_)

SI — —

68640 
(59020) — 50240*

(чзгоо)
118880*

(югего) — —

-25

78150
(67200)

— юочво
(86400)

178640
(153600) — —

78160
(67200) —

50240*
(чзгоо) Si

?
1__

*

— —

-зо

—

III
5) to

181800
(156320) — —

81320
(69920) — 50240* 

(чзгоо)
131560* 
(113120)

—

-35

82250
(70720)

— 100460
(86400)

182730
(157120)

— —

82250
(70720)

— 50240* 
(чзгоо)

132490* 
(113320)

— —

- Чй

90260
(77600)

— 100480
(86400)

190730
(164000)

—

90250
(77600)

— 50240*
(43200)

140491f  
120800

— —

_/><л fН-Хонгр. К9РОЧКОН Ж /
№ - а ~ Ж . Ы  ОВНачмаст. Радыгин

Заммач. Земляк ;
Гл.аохжБржазобст. Г
Гл. спед. Курочкин
Нсполн. Мешкова йЩн. А Двухэтажный 2 - секционный 

18-квортирный жилой дом 
Со стенами из кирпича

Стадия Лист Листов
Пробер. Курочкин

Р 1 1h

Общие донные 
(начало)

ЦНЫИЭП
гр аждансельсгпрой

24468- 02 У
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Тсп ло п о те р и  помещ ений ( ккал. 6г./час.)

этощ
№

поме-
щений

Ьн °С
-20 -25 -30 -35 -40

%
V

1 2230
(1320)

2520
(2170)

2490
(2140)

2500
(2150)

2760
(2370)

2 1410
(1210)

1590
(1370)

1720
(1480)

1730
(1540)

2000
(1720)

3 1900
(1630)

2220
(1910)

2380
(2050)

2370 
(2040)

2690
(2310)

Ч 2080
(1730)

2430
(2090)

2650
(2280)

2830
(2430)

3140
(2700)

5 1640
(1410)

1860
(1600)

2010
(1730)

2140
(1840)

2380
(2050)

6 3780
(3250)

4зю
(3710)

4360
(3750)

4430
(3810)

4870
(4190)

7 1780
(1530)

2130
(1830)

2280
(1960)

2230
(1970)

2570
(2210)

8
'лестнице

1500 
1 (1290)

1840
(1580)

1980
(1700)

2150
(1850)

2410
(2070)

9 17 70 
(1520)

2110
(1810)

2240
(1930)

2260
(1940)

2540
(2180)

10 2730
(2350)

3170
(2730)

3500
ЗОЮ

3790
(3260)

4800
(36W)

э/пагн
/У*

поме- tn°c
щений -20 -25 -зо -35 -40

1 1710
(1470)

1910
(1640)

1840
(1680)

1760
(15Ю)

1910
(1640)

2 7010
(870)

1120
(960)

1160
(990)

1120
(960)

1230
(1060)

3 1280
(1Ю0)

1430
(1230)

1465
(1260)

1300
(1120)

1440
(1240)

4 1430
(1230)

1590
(1370)

1690
(1450)

1690
(1450)

1840
(1580)

% 5 1080
(930)

1/70
(10Ю)

1200
(1030)

1190
(1020)

1260
(1080)

6 2950
(2540)

3290
(2830)

3200
(2750)

3080
(2650)

3330
(2860)

7 1120
(960)

1270
(1090)

1260
(1080)

1070
(920)

1190 
(1020)

8 1090
(940)

1220
(1050)

1220
(1050)

1050
(900)

1160 
(г ООО)

9 1830
(1570)

1880
(1620)

2020
(1740)

2050
(1760)

2220
(1910)

\ \ 4 - V L r m . W  0 8

Н-КОНТР Курочкин Ж А
Привязан- На 4. мал Радыгин у А А Д 6ухэmангный 2-секционныи 

12-к6a pm ирный милой дом 
со сте н а м и  из кирпича

Ставил Лист Листов
Зам. нач. Землян ЯП К-

Р 2rA.aox.rtL

I$1 г
Гл.спец. Курочкин Щ А О ощ ие данные 

(про дол гнение)
Ц Н И П Э П

гр а гндон сел ь стройИсполн. Мешкова
ИНв. №■ Проёер. Курочкин

24468-02 5
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Оощие указания

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Рабочие чертежи по отоплению о Вентиляции разрадоюнб/ 
На оснобании задания на проектирование и действующих норма
тивны х документов СНнП 2 М 05-86; СИнП 2.08.01-89

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные докум енты

Ч. 904- 09
Д е та ли  крепления санитарно-тех
нических приборов и трубопроводов

S.903-2 31 Воздухосборники для систем отопления 
итеплоснабения 6ентиляционных установок

Ч. 903-10 В 8
изделия и детали трубопроводов для 
menлобык сетей. Грязевики.

7.903. 9-2 31.2
Тепловая изоляция трубопроводов 
с положительными температурам

При л а га  емые документы

О В. СО
Специф икация  
обор удов ания Ольбом W

06. ВМ.
Ведомость потребности б м а те 
риалах Rльдом ?

Сопротивление теплопередачи наружных ограждений Rf МВТ

Наименование
Г*  МГ С при U

-20 -25 -зо -30 -40

Стена 0.845 Q 845 1.092 1.293 1.293

Окно 0.39 0,39 0,42 0.55 0.55

Покры тие 1.42 1.606 1.79 2055 2.24

Пол 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Привязан-

и я в не

Теплоснабжение здания предусмотрено о т  наружных тепло
вых сетей с параметрами теплоносителя Тпр. = 9в°С Тавр. =70.°

Система отопления принята однотрубная вертикальная. 
Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком 
техподполья и, как вариант под потолком подвала.

В качестве нагревательных приборов приняты конбекто/м/ 
^Комфорт -20."

Воздух из системы отопления удаляется воздушными кра
нами конструкции инж. Маев скоро.

Трубопроводыпрокладываемые по т е х  подполью, изолируются 
теплоизоляционным шнуром &  50 ММ. но ТУ-36-1696-79С покровным 
слоем из сгеклорудероида по гост15879-70. Перед изоляцией тру
бопроводы покрываются битумным лаком Б Т11?погост6617-76. 
Ивизол и ров а иные тру сопроводи окра ши в аются Масляной краской за 
2 раза.

Вентиляция -  естественная вытяжная через канолы 

кухни, санузла, ванной.
М ат т а  ж систем отопления и вентиляции вести саг- 

л а сна СНи П 3. 05.01- 85.
Удельный расход тепла на /мг общей площади-108вт. (93ккал./ч).
Удельный расход металла на Тм2общей площади-/,/кг/м.г

H. контр.
Нач.масг.
Зам.нач.
Глархпр
Га. спей.Неполн.
Пробел.

Курочкин
Радыгин
Земляк
БрщозоВскск I
Курочкин
Мешкоба
Курочкин

ЙЧ 41-Z17.90

2-эташ ны й 2 -секционный 
12- кВартирный шил ой дом 
со стенам и из кирпича

Стад ил Лист Л истов
P 3

Общие данные 
(окончание) Ц Н И И Э П

грашвРнсельстрой
24468- 02 6













№
£
о
IP
S>
л

11

МЧ-42-22?. 90 ов

Н.К0И7Р. KHPOVKUH
Нач.юасг. Радыгцн

Приёяздн: Зам.ноч. Земляк Дбукэтамный 2-секционный 
1г-к6артирный милой дам 
со стенами из кирпича

Стадия Лист Листоё
Гл.аотштм. Брщозобскш Р 9Гл.слец. Курочкин
Испоан. Мешкоёа План i  эта  ш а 6 а сяк 5+9 

я+в
ЦНИИЭП 

гра/ндаисен етрой
Проверил Курочкин

И Нём: * / 1
г м 68- ог



® П л а н  2 э т а м а
17400

/2

®
Ь?ско/мект
■20 1.005/К
-25 1.070К-30 13705
-35 18055
-40 1.970К

-го 1475 К -20 1.315К
-2$ 16 40 К -25 1.4755
-за 1.590 К -за 1.475К
-53 1.640К ■35 1.47551 9705 _ -10 1.6405

-га 1970К
'2519?оп*а.т
-за 15705
-33 1,31 ок
-4о13700*0.5121 8100

© -го 1.150К
-гз 1.1505
-зо 1.1505
-35 0,9855-40 11SOK _

/ - - - г

рвгоо*гоо̂  |£

©
1 Рвгоо*гоо

©

гчоо

:20
-25 а.985к-за 0.9855-25 зЩк
-но

Начмаст.
Прибязан:

ИН&№

Н. контр.

Гл.арх.пр.
Гл.спец.
Ч/сполн

Кчрочкс/н
Радыгин

Зом.нач. Земляк
ВрмозобЫсл
Курочкин
Мешкова

МЧ -№ -Z l 7 .W 0 8

Дбуэгамный 2- секционный 
12- Кёapm upHbf й милой Оом 
со стенами из кирпича
План 2-зтам а 6 осла 1-+S 

Р + 8

С7адир Лист
10

Листов

Ц Н И И Э П
грамдонсельстроц

20068- 02 /3
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С и с т  ем а о т  on а ения 
(окончание)

Узел управления
(95°- 70°с)

175\ггдз(Щ' Огз

К системе отопления

’ — 1 ' — 1 ч :  07**3 Грязев и к 16-80 ТЗ, ОУ
.300 \гт гоо.260 .330 .зо/а7 023 '210 , 176

--------
( У  903-10 88)

Узел у  п р о б  а ения
(150°- 70 °С)

175 200. 300 300 170 нл ”1Лп рлл Нас мл япп
080

30ч 63р.
- юоо

—

-1.800

Ф80
30ч 6 5р

№ - & ' Ш7 . 9 0  05

А.
НкантР. Курочю/и ш

Привязан‘ Начмаст.РаОыгцн Ж Двухэтажный 8-секционный 
/2~к6артирнь/й жилой дом 
со стенами из кирпича

Сгадия Лист Лисгоб
ЗамяачжЗет ля г

Р 13Гл.орх.пр.Брмозовскас b A
Гл. спец. Курочкин ж / Схема система отоггшния{окончащ 

Узел управления (35°-чо°с). 
Узел управления(150°-70°с)

ц н и н э п
ГР ашдаисеАЬ стро йНсполи. Мешкова

ИНб.нг
20068- 02 76
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Аист И а им ено Вание Примечай.
1 Обей и е даннь/е
2 Пл ан m ex побпол ья
3 П лан техподполья { в а р и а н т)
У План подвала
5 План типового эта/на
6 План типового э т а ж а  ( в а р и а н т)
7 Схемы с и с те м  в ) тз, тч
8 Схемы систем  в  Г, гз.ТЧ ( с  подбазам)
3 Схема с и с те м ы  61 С в а р и а н т)
/О Схема системы  К1

В е дом ость  рабочих черт ем ей основного ком плекта

В е д о м о с ть  ссылочных и  прилагаемых документов

Обозначение Наим енов ан ие Примечая.
Ссылочные бокчмен/пь/

Серия 7.303.3-8 вып.1 Тепловая изоляция трубопроводов

Серия ч.эоч-ез Д е т а л и  крепления трубопроводов

Серия Ч. 900-9 Узлы и изделия, тр -дов из п ла ст
массовых трио систем  В К

П р  ил агаемые докименты
В К. со Спецификация оборудования
в кем. Ведомость потребности б  материалах M o ro n i

Ввод холодного водоснабжения прокладывается но 9,5м. нише глубины 
промерзания гр у н та  из пластмассовых напорных тр уд  Фчо*ч.змм.

Внутренние сети  холодного и горячего бодоснадмения монтиру
ю тся  из стальных водогазонроводных оцинкованных т р у д  и прокла
дываются под потолком  техподполья.

Расчетные расходы и требуемые напоры определены согласно 

СНиП8.0401-85. Расход воды на нарумное пожаротушение составляет-5л/с.
Канализация

О т  бод сточных бод о т  здания осуществляется в н ару юную 
сеть канализации. Вся сеть канализации монтируется из пласт мас
совых канализационных т р у д  Ф 50+т о  мм

Вентиляция сети осущестбляегся через стоящ  бь/беденнь/е 
Выше кровли на 0,5м.
Основные показатели по черт ем ом водопровода и канал изации

Водопровод
Водоснабжение дома предусмотрено по одному вводу 

Горячее водоснабжение-  централизованное с циркуляцией.

через полотенцесушители. Вводы горячего и циркуляционного 
трубопроводов прокладываются в канале теплосети из стальных 
водогазопроводных оцинкованных тр уб

Как вариант предусматривается горячее водаснабмение от 

водогрейной колонки на твердом топливе.

Наименование
системы

Потребный 
напор на 
вводе, 

м

Расчетный расход Установлен 
ная мощи, 
электродби 
гателеО/вг ПримечаниеM3Jcyj. м*/ч л/с. При по 

таре л/е
В1 /
/ В / -  вариант /до

72а7
/7.20

1.12/
/1 5 3

0.54,/ 
/0.80

ТЗ 140 4.80 1.44 0.72 —
К1 /

/К1-вариант
12,о д/  
убеос

2,56/
2 ж

2.86/
/ I / O

Проект с о о тб е тс тб у е т  действующим нормам и правилам

Гл. инженер проекта /Курочкин/

Гл. инженер проекта привязки

Привязан■

ннвнг

в /

Н. конто. X //fa/
Нач.маст. Радь/гин 2- этотны й 2- секционный 

12-К вартирньш жилой дом 
со стенами из кирпича

I

Лист Листов
Зам.нач. Земляк «S F T Р 1 WГ ЙП БржазоВспКг K.tfo.Гл. спец. Курочкин ш Общие данные

ounCi
Ц Н Р И Э П

гратдансельстрой
О  л  п ^ —

И  спали шуямаева
Правер. Курочкин
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СТ К1-/ СТ. К1-2 СТ К1- ¥ СТ.К1-6 СТ. К1-7 СТ. К1-9 СТ. K f-ff СТ. К1-12

5.600

1 Д л ины  и отметки трубо

проводов 6 скобках даны 

для варианта с подвалом.

m - f t -  2*7.90 8К

И. контр. Курочкин
Привязан ■■ Ноч.мас, Радь/гин Д 6ухэ тать/й 2- секционный 

12-кВартирныО милой йом 
со стенам и из кирпича

Стадия Лист ЛистоЗ
Зам.нть Земляк ' Р 10

гяп БрмозоВсМТ у л
Гл. спец. Курочкин Схема системы К1 ЦНИИЭП

грамдансельстрой 
г 8- О г  27ПН 6. №

Псполи.
ПроВер,

Шурмаеба
Курочкин
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Ведомость рабочих черт emeu оснобного комплекта марки эо

Аист Раи м енов ание Примечание

/ Общие данные
2 Расчетная схема
3 План технического подполы? в осях /+5, Р+в

У План технического подполы? в осях 5+9; н+в
5 План подвала б осях /+5; Н+в
6 План под вола 6 осях 5+9; й-в
7 План 2 этан?а в осях f+5; Р+в
8 План 2 о т  ома 6 осях 5+9; н+в

Основные показатели проект а

Наименование 5д
изм.

Донные
проекта

Напряжение электросети в 380/280
Расчетная мощность кв? 2/4 {19,5)
Максимальная потеря напря/нения °/о /8

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение На имен обание Примечание

Прилагаемые документы
эо, со Спецификация оборудования Рлббом 1У
эо. вм Ведамосгь потребности магериалоб Рльдом V
эо. ол Опросный л и с т  ВРУ Альбом ЖлМ

Ссылочные документы
Вен 59-88 Электрооборудование гнилых а

общественных зданий

Типовой проект соответствует действующим кормам 
и правилам.
Главный иншекер проекта /Гурочкин/
Главный иншенер проекта привязки

Общие указания
Проект разработай на наррямение 380/200в. с глухо- 

зоземленной нейтралью трансформатора.

По степени надешности электроснабжения токоприемники 
шилого дома относятся к Ш категории 
Электромонтамные р а б о ты  необходимо производить сог
ласно требованиям ПУЗ и ВОН S3-88. Расчетная мощность 
определена для дома с кухоннбгми плитами на скш/ненном газе.
/ 6 скобках - сетевой природный газ/
Питающие сети вы полня ются проводом РПВ-ббо б винипласто- 
вых тр уб а х« открыто по техподполью под потолкому скрыто 
6 штрабах стены лестничной клетки.
Групповая осветительная эл. сеть выполняется: проводом рпв-ббо 
6 S инипл а с то бых трубах открыто по техподполью, скрь/то в штрааах 
стены лестничной клетки; проводом РППВ-380 в квартирах 

скрыто 6 пустотах плит перекрытия и под слоем мокрой штука
турки по стенам; кабелем рВВГ-ббО открыто на скобах в под' 
бале и к светильникам нарумной установки

Привязан:

Н-кант Курочкин
МЧ-ft-227.90 эйНачтсг. Радыгин Щ р

Зам.нач. Земляк ,
гпп БрмозоВско

Гл. спей. Курочкин /Щ/.
.7Нс полн. Ннурьеба ш Г г 2-эташный 2-секционныи 

/2-кбортирный шил ой дом 
со стенами из кирпича

Стадия Лист Листов1 11

'М / р / г■ у/—

Общие данные ЦНИПЭП
граш дан сел ьещрод

2 4 4 G 8 -о г  28
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(кВт.) (ft) ( kBt.m.) ( f y )

\^-м-т. до зо
В ко и г р . Курочкин
Нау. огд. Радб/гия

Приёязан Зам. нач. Земляк ДВухэтамный 2-секционный 
12 кВ о р т ирный милой Зом 
са стенами из кирпича

Стадия Лист Листов
Г  Я/7 бртзоВскис Р 2Гл. спей. Курочкин / ,

'Неполна ЙннРбеВа зЩфз
Р а счетна я схема цяяизп

гротнйансел & стройПроВерил Курочкин
И Н б.П ?

24468- 02 29
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2 этом

П римечание

Розбадка эл. сети В кВортирах 1  это та 
аналогична разбодке эл. сети й эта та

№  -42.“ 22,7. 90 3 0

Двухэтажный 2-секционный 
12-квартирный /нилой дом 
со стенам и из кирпича

П л а н  2 э т а ж а  
В осях 3*9; Д*в

Стадия Лист Листов

8_

Ц Н И И З П
грат дансельстрои

2 4 4 6 8 -  0 2  3 5
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Аист Н аименовани е Примечание

1 Общие данные
2 План э та ш а
3 Пл ан техподполья (  под6 ал а)
у Схемы располошения устройств  связи. План кровли

Ведомость рабочих чертгшей основного комплекта сс

Ведомость ссылочных и Прилагаемых документов

Обозначение Нацменов ание Примечание

Ссылочные документы

2. 190.1/72 ЗЫП.Е Узлы и детали инменерного обарудо-
бания милых и общественных зданий
для сельского строительства

Пр  ил агаемы е документы
С С. вм. Ведомость потребности 6 материалах Пльдом W
СС. СО. Спецификация оборудования ПльЗом Ч

Основные показатели

Н аименобание Ед.
изм. Кол-во

Тел еФонизация

% Емкость телефонного ввода, в том числе
§
§ используемых в данном здании пара 20/12
| Радиофикация
I Количество абонентских точек шт 28
§ Телебидение

„ * * метрового диапазона Кол ичество телевизионных антенн деииМетбоВогодиапазона шт. 22
£

Типовой проект со о тв е тств уе т действующим нормам 
и правилам.

Главный иныенер проекта 
Г  л. интенер проекта привязки

/Курочкин в.И. /

Общие указания
Телефонный ввод- подземный, кабельный. Кабель ТПП2 0 *2 *0,5 подается 6 гехпод/юлье 

/подвал/здания с установкой роэветвительной муфты. Телефонный над ей но тех подполья? 
/подвалу/-6НХВ трубе, под перекрытием. Распределительные коробки кртп устанавли
ваются в слаботочных шкафах шс-7 но 1эташе.

ввод PC- стоечный на кровле дома устанавливается радиостодка рс-1, гад. о,я 
с трансформатором ТНГ-ЮТМ. Поэташные коробки УК-2Р и УК- 2  С устанавливаются 
6 каш дом слаботочном шкафу шс-7. Пбонентская линия прокладывается проводом 
ПТПШ 2*1.2 скрыто под плинтусом и наличниками дверей.

На кровле дома устанавливаются теле антенны метрового и дециметрового диа
пазона. Те лесаорудование fore-2,2, dnc-s. кгк) монтируются 6 слобатчных шкафах 
ШС-7-/Т этот а. Поэтамные коробки УПР-6.01 вкашдом слаботочном шкафу шс-7

Для защиты устройств связи от атмосферных разрядов проектом предусматривается 
установка молниезащиты Молниеотвод выполняется из арматурной стали Фдмм и 
покрывается битумом за Проза. Вертикальный спуск молниеотвода выполняется по стене 
на штырях или скобах. Для заземления используются электроды аз угловой стали 
разм. во*50* 5мм. длиною по 2,5м. забиваемые 6 грунт на глубину 3.3м. 
Расстояние ментду ними в Ом. Количество электродов определяется при̂ привязке 
проекта в зависимости от электрического сопротивления грунта по таблице.

Наименование грунта торф
чернозем

Гли н а
суглинок Песок

Количество электродов 1 2 У

ннб.т-

Н. КОНТР.

гяп
Глопеи
'Исполн.
Поовео.

Курочкин
Нач.масг Радыгин
Зам.нач. Земляк

Врщозовски!
Курочкин
Пнурьево
Курочкин

Привязан-

144 -4а- 22.7.90 СС

2-э томный 2-секиионныа 
12-квартирный милой дом 
со стенами из кирпича

Общие данные

Стадия Лист Листов

Ц НП ПЭП  
Грамдансельстрой

2 УУ6 Н- ог 36
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ТП П  20*2*0.5
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Ведомость
pa Jo vox черт еж ей основного комол екта

Лист Наименоб ание Примечание

1 Общие данные
2 План / этажа 3осях HS Схема газооборудования
3 План 2 этаж а 6 осях Н5
Ч План / эта ж а  В осях 3+9. Схема газооборудование
3 Пл ан 2 этаж а 3 осях 3-У

I
4

В ед о м о ст ь ссы л о ч н ы х  и  пр ил агаем ы х  до  к у м е н т а б

Обозначение Наименоб ание Примечание

Ссь/лочные докулленты
ГОС7 /0703-80 Трубы стальные электросбарные
ГОСТ ТО704- 76 Трубы стальные электросбарные
Серия s  сов- то УстаноВка газовых приборов и 

аппаратов 3 жилых и коммуналь
но- дыто6б/х зданиях

Серия 3.903-8 Узлы и детали крепления газопро
водов.

Серия ззо з-тз Оборудование\ узлы и детали  
наружных г аз о прободобГподзем
ных и надземных)

Пр ил ага емые докум енты
-  гс.в. со Спец и ф ика Ц ия об ору до 6 ан ия А\ъъ,о*л\5I

I
I
I
1 (Vi(Л

t
21 ю
с\1

Н астоя щ а Я рабочая документация разработана 3 co- 
о т  3 е тствии  с действующими нормами и проб илами а пре
дусматривает мероприятия, обеспечиба/ощие Ззрь/6 о оезопас- 
ность а пожаробезопасность при эксплуатации проекти
руемых сооружений.

Глабный инженер проекта / ЮтпандоЗ/

_________________________________________________ 33

Общие указания
1 Газоснабжение жилого дома запроек/пироЗдно о т  груп- 
поЗой баллонной установки сжиженного газа /  Зориант -
- о т  газоор о Зоба низкого дабл ения/
2. На кухне уст анаблиЗает ся У*конф орочная газовая 

п л и т а  с бухобы м шкафом.
3. ГазопроЗод прок л ады бает ся открыто. Ори пересечении 
стен газопробод заключается 6 футляр. Крепление Газопро
Зод а осущеетбляется с помощью кронштейнов о Крюков. /7осле 
опреесобки газопровод окра ши 6ается масляной краской 
за  2 раза.
У. Расчет газопровода про из 3 еден 3 соотбетстЗии со 

СИ и Н2. 04. 08-87г
б Про избодетЗо и приемку строительно-мон/пожнь/хработ 
ПО гозооборудобанию Зь/полнить 3 со о тб е тстЗ и и  следу
ющих норм и прибил:
-  СНиП2. СУ. 03-37 Газоснабжение.//

-  „ Грабил безопасности 3  г  аз об ом хозяйстве Госгортехнад
зора СССР, изд т е г
6. Проект газоснабжения должен быть согл асоЗан с мест
ным Управлением газобого хозяйства.

Прибязанs

HHS.M-

414££7.90 ГСВ
Н.КОИТР. Ютпандоб
Нач.атд. СмирНоб Л
Гл. слей Ютпандбё двухэтажный 2- секционный Т2-квартирный жилой дом

СтаЗия Аиаг Листоб
ШшенерУшакова / Р f 3——  ц

Общие данные ц н и и э л
грашдансеАбстроЬ

2ччбя- ог но





w

f
I

м ч - w - m . w  р с в
Н м н гр . ЮтпандоЗ
Нач огд. Смирнов /Н р ь Г/

Приёязан: Гл-слеа. ЮтоандоЗ. Д$у%эташныО 2- се/сцианНб/и 
12-квартирный жилой дот

Стадия Лист Аистоб
инженер Ушакова// Р 3

План 2 этажа 3 осях /+5 ЦНМИЭП
грашдансельстроиинВ./is

2ЦЦ68 - 02 if г
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114- « . - 2 2 7 .  90 Э О .О Л

Нконтп. Курочкин
Нач.отд. Радыгин
Зам.нач. Земляк Дбушашный 2-сещионныи 

12-квартирный гнилой йом 
со стенами из кирпича

Стадия Лист Листов
ГЯП ! Т\У1 Р 1Гкспец. Курочкин

/ 'Исполни!. Анурьева шШ/г Опросный лист ВРУ ц н и ч э п

грашдансель строй
Проверил Курочкин ш /* Г  г---

гщ б8- о г М5\

Типовой проект 114-12-227.90

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293732/4293732454.htm

