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Перечень листов

Наименование листа
Номер
листа

Страна'
ца

Титульный лист 1

Перечень листоВ 1 2

Рис. 1. Схемы электрических соединений 
подстанций Э В -Л -2 3

Рис. 2. Поиниитзальная схема истройстВа оезер- 
Вирдбания при отказе Выключателей для 
подстанций 110-220кВ со схемой„ Мостик с 
Выключателями 6перемычке и на линиях а отде
лителями В цепях аВтотранстрматороб ** 
(схема с РПВ)
а) Поясняющая схема
б) Схема цепей переменного тока

э в - л - з 4

Рис. 2. ( Продолжение)
Ь) Схема цепей оперативного постоянного 

тока
г) Цепи сигнализации

э в -ж -ц 5

РисЗ. Принципиальная схема устройстВа 
резервирования при отказе Выключателей 
для подстанции 220кВ со схемой „Четырех
угольник" (схема с РПВ)
а) Поясняющая схем а
о) Схема цепей переменного тока

Э В -Л -5 6

Рис. 3. (Продолжение)
В) Схема цепей оперативного постоянного тока 
г) Цепи сигнализации

ЭВ-Ж -6 7

Перечень листов (продолжение)

Наименование листа
Номер

листа
Страни

ца

Рис k. Принципиальная схема устройстВа резер
вирования при отказе Выключателей для под
станций 110-220к В со схемой „Мостик с Выклю
чателями 8 перемычке а на линиях и отделителя
ми В цепях сбтотранссрорматороВ т(схема с  авто
матической проверкой исправности Выключа
телей)
а) Поясняющая схема
о) Схема цепей переменного тока

Э В -Л -7 8

Рис. b . ( Продолжение )
В) Схема цепей оперативного постоянного тока 
г) Цепи сигнализации э в - п - 8 9

Рис. 5. Принципиальная схема чопройстВа резер- 
дарования при отказе выключателей дли под
станций 220кВ со схемой „Четырехугольник” 
(схема с автоматической проверкой исправно
сти Выключателей) 
а) Поясняющая схема 
5) Схема цепей переменного тока

Э В -Ж -9 10

Рис. 5. (Продолжение)

В) Схема цепей оперативного постоянного 
тока

г) Цепи сигнализации
з в - и ч о 11

Знергосетьлраекгп
ОРЗДУМ

■ Ш'кда__________ {32(tJL
. иловые схемы устройств vesepot/радания при отказе вы на. 
подстанций ПО-220кВ с комце- 
мми и упрощенными схемами 
электрических соединений

Перечень листов

Типовые решения
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ДльВлм
Ж
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а) Схема „ Мостик e Выключателями 8 перемычке а на линиях 
и отделителями 8 цепях абтатрансдзорматороЗ 

(трансформаторов) 4

3

6) Сх&ма „ Четырех угольник "

Знереосетьпроект
ОРЗЛУМ

г /Изек 6а 1974*.

Рис. 1. Схемы электричес•. 
них соединений подстанций

Типовые решенир 
‘t O r - t - i ' i O

A/toSOMТШШШесхен/bi'устрёйсМрёЩ 
биробиния зри отколе Выключат. Ж
подстанций П0-220к81 кольце- 
вами и укрощенными схемам 
электрических соединений

.
Лист

-Э ± :Ц -г .
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К защите 
и

? измерительным 
приборам 

■) линии 1Л

з р т  m

К  защите
и

измерительным 
приборам 

линии 2Л

S P T  6 П

а) Поясняющая схема б) Схема цепей переменного тот

Примечания: 1. Пунктиром Шопены элементы схемы,расположенные 
вне па пени устройства резервирования.

2. Схема дана 6 предположении, что реле тона установлены 
на следующий панелях:
1РТ, 2РТ но панели защиты линии !Л,
ЗРТ,4Р1 на панели защиты линии 2Л,
5Р7 на панели защиты автотрансформатора 7Л7,

6РТ на панели защиты автотрансформатора 2ЛТ.

3. Номера рере PUB соответствуют номерам выключателей.

Данный лист читается совместно с  листом 98-Ц -4.

Знергосетьпроект
ОРЗДУМ

г  М осква ______79 74г.

w p  при отказе выхлт 
подстанций 1Ю-22вкВ с  кольце- 
9ыми и упрощенными схемами 
мекпинюскях соединений

Рис !  Принципиальней схема устройства 
ТетрЬфЛаниа при отказе днклма/пелей 
щлялоасюанций П0-220кВ са схемой „Место* 
с Цикл 3 перемычке и на /юниея и отделит* 
о я ми $ целях atmoтрансомoMOtmpoi ” 
(Схем** М В)
а) Поясняющая схема
д)Схема целей переменного тока

Типо вые решения

ЛлШ м
и

Лист
3 8  - И -  3



Перечень злементов

-р
Устройство
контроля
исправности

схемы
Цель айтомалш' 
чес кого М ед е-

Пуск схемы 
от защит 
аВтотрано- 
форматоров

Цепи
определения 

отказа 
Выключателей 
линии и ' 
автотранс
форматоров

IОтключение
аЗтотр-ра

1ЛТ1
*8

Отключение
линии

М

1Отключение
аПлюткра

2Л Т

i Отключе
ние

линии

1 2 П

Пуск
органа

выдержки
Времени

Выходные 
цепи органа 
Выдержки 
времени

Ьыкодноереле 
отключения 
автотр-ра М Т
Выходное реке
отключения 
автотр-ра 2АТ

Устройство
контроля
исправности

схемы

д-1
J ЮРП3 вРП,
I  ” || т -

1

*2
1 ШРПц /т ,
т  -и  ■ и

*ь
I т !$РРг
Г "

ПРПг 7РП$
J— II " 1

ч» к
Остановка в. ч. передатчика 

защиты линии (П

IIPHif 'М з
1 " "v!______ •/

V----------
Отключение выклюй. СЛ 
автотр-ра ffiT

!2РПг tm 3

1 " "  1ч» _ _ 1

вы ключ. 78

вынлюч. 28

выключ.38

Оозиц.
чбознач. Наименование Тип Техническая

характерист. Примечание

1РТ-6РТ Роле люка PT-J/0/p 6
1РВ Реле времени ЗВ-И4 1
2PS Реле времени Э8-734 1

1РП-ПРП Реле промежуточное РП-23 17
(РУ Реле указательное W-2fty2S 1

ш-зн Накладка HKP-i 3
к Кнопка 1

Отключение вы ключ. си. 
abmomp-pa 2ДТ

3) Схема цепей оперативного постоянного тока

11РПг 9РЛ3

г ^ ~ н

защиты линии 2/!

12РП, МПа
г Ч г 1— IГ П

\ * У------------ V---
Отключение выключил 
автотр-ра 1ДТ

12РП3 ШРПщ

Отключение Выключ ил  
автотр-ра 2Р7

/7Pfh

1 п.

Щ

Сигнал „ Неисправность 
схемы  У РОВ*

Сигнал „Рабата У РОВ*

Сигнал „ Указатель не поднят "

г) Цепи сигнализации

Энергосетьпроект
ОРЗ Л УМ

г. М оек 5а /974с
Типовые ctenbt устройств 
оенрдиробания при отказе 
йык/). подстанций H0-22QкВ С 
колщеЬыми и упрощенными . 
схемами элек/пр. соединении

Рис. 2. (Продолжение)
В) Схема целей оперативного 

постоянного тока
г) Цепи сигнализации

Типовы е р еш ен и я
W  -б-W

Альбом
Ж

Лист
Э В -Ж -П
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а) Поясняющая схема ё) Схема цепей переменного тока

- Примечания . 1. Пунктиром Выделены элементы схемы, 
расположенные Вне панели устройства. 
резерОирабанип.

2. Схема дана S  предположении, <ш? реле тона 
установлены на следующий панелях:
1РТ,ЗРТ на панели защиты линии 1Л у 
5РТ, 7РТ на панели защиты линии 2Л,
2РТ, 8РТ на панели защиты автотрансформатора 1Й1,
ОРУ, ОРУ на панели защиты автотрансформатора 2ЯУ.

3. Номера рере РПВ соот$етст$уют номерам &ыкрючатерей -

ЛанныО лист читается совмест но с  листам ЭВ-Ж-6.

энергосетьпроект
ОРЗДУМ

г.Москба 197b*.

Рис.З. Лриниипиальная схема 
устройства резервирования при 
отказе Выключателей для подстоя;
зййй/й ООП* О тл ию/Пкй/tilvййял лашнс

Типовые схемы устройств ре
зервирования при отказе Оыкл. 
подстанции 110-220кВ с коль
цевыми и упрощенными схема 
ми электрических соединении

ции CCUК я СО СЛСР701л# У̂/РШр/щгЛОfi/pdOffufC
(схема с рпв).
а) Поясняющая схема
0) Схема цепей переменного тока

Типовые решения
hor^ с ~ м о

Ллпдам
Ж
Лист

Э В - Ж - 5



ческаго 
hup при нейсп- 
ровности 
' схемы

Устройство 
контроля 

исправности 
ЩпьаВ

Пуск
схемы от 

защит 
линий 
и

Цепи 
определения 

отказа 
выключате
лей линий 

и
автотранс- 
форматоров

Отключение 
автоп

£ Отключение 
/$ пинии 14

| Отключение 
/§• аВтотр-раF 2*гОтключение 

линии
24

Пуск ореана 
Выдержки 

бремени при

защит линии

Пуск органО 
Выдержки Вре
мени при сраба
тывании зашит ис---- -
Выходные 
сели органов 
выдержки 
времени

контроля
исправности
схемы

+ 147
Перечень элементов

+2Й7

+14

H im
~1Г~

и
и

+24

F - — II— —qizp---—

1 1!РП} ЗН—я *~1>— -
II ■ ~1Г

щ /ОРП) НИ
-X}' ПТУ-..—

II— II

РЛ2 12РП,
---1Г*"

5Н
-а= г----—

К  вых. реле
защиты аВтотр-ра Ш  

К  вых. репе
защиты аВтотр-ра 24Т

К  Вых. реле 
резервной защиты 
линии /4

К вых. реле 
резервной защиты 

линии 24

Позиц. 
обозная.

Наименование Тип Техническая
характерисщ. К(о Примечание

IPT-8PT Реле тока РТ-РО/р 8
№ ,2РВ Реле времени э в -м 2

ЗРВ Реле времени эвч зи 1
1РП18РП Реле промежуточное РП-23 /8

/РУ Реле указательное РУ-г>1№ 1
гру Реле указательное РУЩ125 1

m -sH Накладка НКР-З 5

к Кнопка 1

МРП, ЮМц

г ^ н ,
Остановка 6. ч. передатчика 

защиты линии 14

ЙРПь КРЛч 
—i г * — 1Г*

Остановка 6 ч. передатчика 
защиты линии 2 4

К5РЛ,

г г
прп$

п
Запрещение 4ЛВ /3

/5РП2 ЗРП3

Запрещение 4ПВ 2В

15РПг ЗРПк 
[--- II-------1Г

Запрещение 4ПВЗВ 

/5РПу бРПц

Запрещение 4ПВ ПВ

в) Схема цепей отатибноео постоянном тока

18РПг
1 Г
± т ,
II

П!------
~1Г

2 РУ,

* Сигнал т Неисправность 
схемы УРОВт 

' Сие нал 
тРабота W B 9

-  Сигнал „ Указатель не поднят*

е) Цепи сигнализации

Энергосетьпроект
0Р34УМ

t.Москве т е*.

Рис.З. (Поодолжение).
В) Схема целей оперативном

тинеВыВ схемы успфдйШЩ 
9ерайания яри отказе ВыКЖчат. 
подстанций 1ПУ220кв сколВце-
1ыми и упрощенными схемами 
электрических соединений

щ  и гоя мни со така 

в) Цепи сигнализации

'типовые решений

А л ь б о м '
Я

/Тост
Э 8 -Я -6
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tPT 2PT

з р т  m

К защите и 
измерительным 
приборам 
линии 2Л

SPT 6РТ

а) Поясняющая схема 6) Схема цепей переменного тот

Примечания . I  Пунктиром Выделены элементы схемы, / 
Вне панели устройства резервирования

расположенные Данный лист читается соВместна с  листом ЗВ~Ж~8.

2. Схема дана В предположении, что реле тока установлены 
мз следующих панелях :
fPJ> 2РТ на панели защиты линии 1Л,

, уРТ на панели защиты линии 2В,
%trr на пане/1и защиты автотрансформатора /ВТ,
°гТ  но панели защиты автотрансформатора 2ЯТ.

Тнергосетьпроект
ОРЗЯУМ

г Мое кВа___________ /974г.
Типовые схемы устройств резер 
щооЗания при отказе Выключат, 
юдстанций П0-220кВ с кольце 
чЫмииупрощенными схемами 
электрических соединений

Рис. Ч. Принципиальная схема ист- 
роист 5а резервирования ори. отказе 
выключателей для подстанций П0220к8 
се схемой jeewtnt с выкп. в перемычке и колони
ях и о я делителям и В цепях аЗтотринарормат* 
Нема с автоматической проверкой испра/ 
ности Выключателей)
а) Поясняющая схема
б) Схема цепей переменного тока

Типовые решения 
4 0 7 - 0 - М

Л львом

Ж
/Тост

Э В -Ж -7



w n
'т1 Г~
Г7РП
" V

Цепь автомата 
геского Выведена* 
ери неиспр. схемы

Устройство
контроля
исправности

схемы

Пуск схемы 
от

защит 
линий 

.  и
а  в  тот ране- 
форматеров

Пуск
органа
выдержки
бремени

Выходные
ц еп и

органа
Выдержки

бремени
выходное реле отключения 
aimomp-pa 1ЯТ
Ъыхаднае ре/а/пключе ни i
автотр-ра 2Л7

сигнализации 
дейстбия 

защит линий 
и

менторов

УстройстВо
контроля
исправности

схемы

+1
11РП3 MPPi

— II------— 1Г“
tPlhi __ (

-----II------
ЧРП,

+2
ПРПи 15РП,

— II—  
2РПц

--- 1 г
II

6РП,
II

3
/2РП, А/РПг

----?!---- \— и—
1 15РП2 .

Врпг
II

II
ВРПг

!2РП2 8РПг
j— II------- in ~ j

N---------- ---------- /
Остановка 6л передатчика 
защиты линии 1А

t?PP« /т 3

V---------------------- '
Отключение Выкл с.А. 
автотр-ра /АТ

13РПг 15РПг

JZZ1
Отключение выкл- СИ 
автотрра 2 АТ

Перечень элементов

- Отключение 
/В

-Отключение
28

Нозиц.
одознач. Наименование Тип Техническая

характерист. КВа i1
/РТ-6РТ Реле /пока РТ-Ро/р 6

1Р8 Реле Времени 98- t/4 1

2Р8

11«4 38-/34 1

’РП-18РП Реле промежуточное РА-23 тг

;ру Реле указательное °У-2/М025 1

гр у Реле указательное РУ21/220 1

М-ЗИ Накладка АКР-3 3

К Кнопка 1

. Отключение
36

12РП3 ЮРП г

Г~Ц

Сигнал „Неисправность схемы УРО? 

Сигнал „Работа У РОВ*

Сигнал „Действие защиты через 
ЧРОв4

Сигнал „Указатель не поднят 99

Остановка 6.ч. передатчика 
защиты линии 20

13РП, м п ч 
—II-------1

г) Цепа сигнализации.

Отключение Выкл НУ.
автотр-ра 1 АТ

/ЗРП3 /5РПу

, Г "  " 1
Отключение Выкл АН 
а вт о т р -р а  2А Т

8) Схема цепей оперативного постоянного тока Знергосетьпроект
ОРЗДУМ

| : Москва /97/г.
Типовые схемы устройств" 
резервирования при отказе 
9тл. подстанции ПО-220x8 
с кольцевыми и упрощенными, 
схемеми злекто. соединении

Рис, b . IПродолжение)
6) Схема цепей оперативного 

постоянного люка 
г) Цепи сигнализации

Тиловые решения 
4 0 7 - С - н с

Альбом
Ж

Аист
Э В - Е - 8
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1
Отключение ./4JHUU
. м

1
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1 2ЙТ

1 Отключение
линии

1 26

Писк органа 
выдержки Вре
мени при 
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Вании защит 
Smomp-pos 
Выходные 

цепи
органов Вы
держки бремет

Реле 
сигнализации 
действия 
защит линии
аВтотрансфор' 
матороб

контроля
исправности

схемы

Устройство
контроля

исправности
схемы

+ 1ЛТ 
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