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Предисловие
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тизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, обновления и отмены»
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мационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
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Введение

В стандартах серии IEC 60811 приведены методы испытаний неметаллических материалов кабе
лей всех типов. На данные методы испытаний ссылаются стандарты, устанавливающ ие требования к 
конструкции и материалам кабелей.

П р и м е ч а н и я
1 Неметаллические материалы обычно используют в кабелях для изоляции, оболочки, подложки, заполне

ния или лент.
2 Данные методы испытаний считаются основными, они разработаны и используются в течение многих лет в 

основном для материалов кабелей, предназначенных для передачи электроэнергии. Также они приняты и широко 
используются для других кабелей, в частности для волоконно-оптических кабелей, кабелей связи, управления, 
судовых кабелей и кабелей для береговых установок.

V
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Поправка к ГОСТ IEC 60811-512—2015 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы 
испытаний неметаллических материалов. Часть 512. Механические испытания. Специальные 
методы испытаний полиэтиленовых и полипропиленовых композиций. Прочность и относи
тельное удлинение при разрыве после кондиционирования при повышенной температуре

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Казахстан KZ Госстандарт 
Республики Казахстан

(ИУС № 7 2019 г.)
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Методы испытаний неметаллических материалов

Ч а с т ь  512

Механические испытания. Специальные методы испытаний полиэтиленовых 
и полипропиленовых композиций.

Прочность и относительное удлинение при разрыве после кондиционирования
при повышенной температуре

Electric and optical fibre cables. Test methods for non-metallic materials. Part512. Mechanical tests. Methods specific to 
polyethylene and polypropylene compounds. Tensile strength and elongation at break after conditioning at elevated

temperature

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания на прочность и относительное удлинение 
при разрыве после кондиционирования при повышенной температуре. Данное испытание проводят на 
композициях на основе полиэтилена и полипропилена.

Данное испытание применяют для полиолефиновой изоляции герметизированных кабелей с изо
ляцией толщиной более 0,8 мм и для полиолефиновых оболочек, находящихся в непосредственном кон
такте с герметизирующим составом.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для дати
рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных 
ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60811-100:2012 Electric and optical fibre cables — Test methods for non-metallic 
materials — Part 100: General (Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неме
таллических материалов. Часть 100. Общие положения)

IEC 60811-501 Electric and optical fibre cables — Test methods for non-metallic materials — Part 501: 
Mechanical tests — Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds 
(Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. 
Часть 501. Механические испытания. Испытания для определения механических свойств композиций 
изоляции и оболочек)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60811-100.

4 Метод испытаний

4.1 Общие положения
Настоящий стандарт следует применять вместе с IEC 60811-100.

Издание официальное
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Для многожильных кабелей испытывают не более трех изолированных жил (разного цвета, если 
они присутствуют), если не указано иное в стандарте или технических условиях на кабели конкретных 
типов.

Все испытания следует проводить не ранее чем через 16ч после экструзии или сшивания компози
ций изоляции или оболочки.

4.2 Проведение кондиционирования
Образец кабеля достаточной длины предварительно выдерживают в воздушной среде (подвешен

ным в термостате). Температуру воздуха для образца поддерживают постоянной в течение установлен
ного времени в соответствии с указанным ниже:

- 7 х 24 ч при (60+ 2 ) °С для герметизирующего состава, имеющего номинальную температуру кап- 
лепадения свыше 50 °С и до 70 °С включительно;

- 7 х 24 ч при (70+2) °С для герметизирующего состава, имеющего номинальную температуру кап- 
лепадения свыше 70 °С.

П р и м е ч а н и е  — Температура каплепадения — по IEC 60811-601.

После кондиционирования образец кабеля выдерживают при температуре окружающей среды не 
менее 16ч без воздействия прямых солнечных лучей. Затем с образца снимают оболочку, а изолирован
ные жилы очищают.

4.3 Проведение испытаний на прочность и относительное удлинение при разрыве после
кондиционирования при повышенной температуре
Испытания по определению прочности и/или относительного удлинения при разрыве на соответ

ствие требованиям стандарта или технических условий на кабели конкретных типовдолжны быть прове
дены на образцах по 4.2 и в соответствии с IEC 60811-501 без дополнительного старения.

4.4 Представление результатов
Медианное значение полученных результатов прочности и/или относительного удлинения при 

разрыве принимают за значение прочности и/или относительного удлинения при разрыве.

5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен соответствовать требованиям IEC60811-100.

2
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта Степень соответствия Обозначение и наименование соответствующего 

межгосударственного стандарта

IEC 60811-100:2012 ЮТ ГОСТ IEC 60811-100— 2015 «Кабели электри
ческие и волоконно-оптические. Методы испыта
ний неметаллических материалов. Часть 100. 
Общие положения»

IEC 60811-501 ЮТ ГОСТ IEC 60811-501— 2015 «Кабели электри
ческие и волоконно-оптические. Методы испыта
ний неметаллических материалов. Часть 501. 
Механические испытания. Испытания для опреде
ления механических свойств композиций изоля
ции и оболочек»

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ —  идентичные стандарты.
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