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И.Тохнологкчосклл карта K~I-\38-I 
3* Технологическая карта K-I-38-2 
4. Технологическая карта K-I-08-3 
5* ': Тв2нологич0с1шл карта K-I-38-4

6. Технологи та скал карта K-I-38-5 
?•„ Технологичоскал карта K-I-38-6
8. Технологическая карта K-I-38-7
9. Технологическая карта 1C-I-C8-8
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I .  (&оршш технологических карт разработан на монтаж уяя- 

фагнрашшыяг железобетонных фундаментов с глубиной задел!® до 
3 м под промежуточные стш ш * свободностоящие опоры БД 35 ♦
♦ 330 *н.

Карты охватывает фундаменты типа Ф1,5x1,0-2; 
wi,5xl,5~2; 01,5x2,2-2; 02x2,1-2; 02x2,6-2 до типовому проек
ту серия 2.407.i -144 или. 15 7236 тм СЗО хш-та "Знергосеть- 
проект .̂Чуадамента устанавливаются под унифадроъашше опо
ра с  базсл от 2,15 х 2,15 м до 6,03 х С,06 и по типовым про
ектам S3 12604 тм, 12576 тм, 13026 тм.

Эскиза фундаментов приведены на рас. 0-1.
Схоща установки приведена да рис. 0-2.
3 . Карта предназначены для использования в качестве 

руководства’ при производстве работ и составлении организа
ционно-технологической документации по сооружению ЬД (НОС и 
ШР) • Карты выполнены в соответствии с "Методическими указа- 
шшмж по разработке типовых технологических карт в строи
тельстве", Locicna, 1567 г. Госстрой СССР.

4. К:-/тц составлены для нормальных условии работ (рав
нинная местность, нсэбводиошше грунты, летний период, про
должительность рабочей смены 6,2 часа).

Ера притоке технологических карт к конкретному объек
ту не обходимо уточнить выполнение отдельны.* технологических 
операций, скорректировать объемы работ л техдхко-эковамз- 
ческие показатели в соответствия с проектом Ы и условиями

4

строительства.
Ери строительстве М в условиях, отличающихся от нор

мальных, на затраты труда и механизмов следует применять 
коофржеяты, приведенные в "вводной части” ГКиР Сборник

■Ч' "ыгдаг! »1- *** '  *-ЙЛЛ

В-23, Выпуск 3» 1
5# Картами предусмотрено ведение работ споциализирогашшш звеньями I 

при поточном строттельстве ЗД. Количество звеньев назначается в зависимое j 
та от заданных сроков строительства на основании графика производства ра
бот,-составляемого для конкретной ВД с учетом технико-экономических пока
зателей, приведенных в картах настоящего сборника.

6. Техпако-окзвомглескле показателя подсчитаны для основных (базо
вых) вариантов пршенешш конструкций и механизмов. Для подсчета показа- , 
талей по другим возможным вариантам карты снабжена таблицами (фасетами), 
содержащими необходимые исходные данные.

7. Входной контроль качества железобетонных элементов фундаментов 
производится на пакете внешним осмотром с цель® выявления возникших при 
транспортировке, складировании, погрузке л разгрузке изделий дефектов.
При этом проверяется комплектность деталей, состояние бетонной поверхнос
ти, прямолинейность анкерных болтов и сохранность резьбы.

Операционный контроль в ходе работ выполняется в соответствии с ука
заниями соответствующее разделов технологических карт настоящего сборника.

8. При производстве работ по монтажу фундаментов должны строго соб
людаться дравида техники безопасности, приведенные в следующих норматив
ных документах:

-  СПвП Ш-4-80, Пратта производства и приемки работ. "Техника безо
пасности в строительстве";

-  "Правила техника безопасности при производстве электромонтажных 
работ на объектах Ь'ивэперго СССР", Москва, IS84 г . : ,

-  "Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемных кранов", 
Госгортехнадзор, Ыоскза, 1976 г .г

-  "Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации 
механизмов, смонтированных на базе тракторов", Москва, 1037 г .;

-  "Типовая инструкция по охране труда для рабочих, электролинейщиков 
на строительстве воздушных линий электропередачи", Москва, 1987 г . ,  а

..

Ва-Т (K-I-38)



тыле требования по технике безопасности,изложенные в соответст

вующих разделах технологических карт настоящего сборника*

■ Специальные требования техники безопасности, связанные 

с особыми условиями производства работ (в зоне влияния действую

щих ЕЛ, сложный рельеф,местности, стесненные условия и т.п.), 

должны быть оговорены в ГШР при привязке технологических карт к 

конкретному объекту.

Особое внимание необходимо обратить на следующее:

- наибольшую крутизну откосов котлованов глубиной до Зм, 

уетряив.зомчх без креплений в фунтах естественной влажности, рв-

камендустся принимать:

для грунтов I группы (песчаный) 1:1

П группа (супесчаный) 1:0,67

III группа (суглинистый) 1:0,5

1У группа (глинистый) 1:0,25

- ДОП спуска людей в котлован необходимо, применять инвен

тарные лестницы;

- расстояния от основания откоса до ближайших опор крана 

при его работе по установке т/б элементов в котлован и обратной 

засыпке котлована (работа с вибротрамбовкой) должны приниматься 

не ыснее значений:

-
Глубина
хэтлоп«иа

Расстояние от основания откоса до опори крапа в грунтах,и

песчаном супесчаном суглинке?ОМ ГЛИНИСТОМ

Зм 4,0 3,6 3,25 1,75

13Д - i-

r' M/jf %f J d $ f  ZOCO

Таблица
объемов земляных работ по разработке котлованов под одну опору

-...Разработка общего котлована, tf?

Тип
фундамента База спорном

Группа грунта

I П Ш 1У

Ф2х2,8-2 от 5,32x5,32 до 6,06x6,06 547 466 427 —

от 4,21x4,21 до 4,30x4,30 419 340 314 2СО

от 3,37x3,37 до 4,02x4,02 392 323 290 246

02x3,1-2 от 5,32x5,32 до 6,06x6,06 506 423 352 •

от 3,76x3,70 до 4,30x4,30 335 316 265 241

от 3,14x3,14 ДО 3,56x3,56 333 269 240 200

от 2,09x2,09 до 3,02)63,02 297 236

оосч 172

ФХ,5x2,2-2 от 6,06x6,06 ЗС5 3IC - -

от 4,21x4,21 до 5,32x5,32 319 273 249 -

от 3,78x3,76 до 4,02*4,02 250 209 188 162

ОТ 3,14x3,14 до 3,56x3,56 231 192 171 147

от 2,53x2,53 до 3,02x3,02 203 166 148 125

ФХ,5x1,0-2 от 5,32x5,32 до 6,06x6,06 336 289 - -

ф1,5x1,5-2 от 3,70x3,78 ДО 4,02x4,02 245 205 184 -

от 3,14x3,14 до 3,56x3,56 200 171 151 128

от 2,15x2,15 до 3,02x3,02 182 147 129 109

апa -T (K -t-3 s )



с/глс -з * *

продолжение таблицы
Разработка раздельных яотлопанол,7?—

Тип Едза опоры,м Группа грунта
фундамента . I п ш 1У
Ф2х2,С-2 от 5,32x5,32 до 6,06x6,05 - - - 169
<52x2,1-2 от 5,32x5,32 до 6,06x6,06 - - - 140
01,5x2,2-2 от 6,06x6,06 _ - - 140 96

от 4,39x4,39 до 5,32x5,32 - - - 96
ОТ,5хТ,0-2 от 5,32x5,32 До 6,05x6,06 «* 117 7701,5x1,5-2 от 4,21x4,21 до 4,39x4,39 - - 77

Г' ^Zo'SZiZ/ji. '-A'i'pj- 3й ̂ ' "?&oZ'&



Рис. О- f  Конструкции унифицированных о/селеэоЯг- 
то н н ы х  зл е п е н т о о  с р у н д а н е н т о В

С то и к и

Т и п
Е й э П О Р Ы  . п  м Н и  с С с/, 

m6 d В С

к г . э - г 2360 300 600 350 0.98
н п - г 2780 ш 800 400 i 63

Тип Паз п р 
А Р А/ П О

В tfdccd, m

Плитц
Л!.5*Ю 1000 <500 O J

J J L 54,5 7500 7500 7.0
П {.5 *2,2 2200 7500 f.43
Л2* ? { 2700 2000 г .{
82*88 г зо а 2000 2.68

Фундамент Стоика Пли md Пасса, т
ф  {.5ч.о- г
<Р{.5*{'5-2

_к гр р 2  
К 2,3 -2

Н 5 Ч
Н 5Ч.5

7,7
2,0

Ф {,3*2,2- 2 К 2.3-2 Л15 *2, г г,ч
Ф 1*2.{-2 К 2.7-2 п  + г,1 5 7
<Фг*г,8-г К 2,7-2 Л 2* 2.8 4.3

е  ■ сп. Рис. О-2

Принято согласно проекту
з :т { - и к л о и

СЗО ЭСПг. Ленинград

В Л - т ( к -К 3 8 )
duel
б



Рис, O'2. Слепа устаноВка у нириц ироВс/и и ых 
срундапентоВ под одну опору

Тип
опер

Тип
cpyriddnctimd пп И,™

1!
1

Ф  (5 *0-2  
Ф  04 ,5 -2 И5 2500
Ф <,5*2,2-2
Ф 2*21-2

200 3000Ф2*г,8-г

Принято согласно проекту 
ЗМ И -М .0.00  

СЗО ЭС17 г. Ленинград

ВЛ-Т ( к - {-38)
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работ по устройству сборных железобетонных фундаментов' 

под опоры ВЯ _______  кв _
^натакование Ж )"'1

опоры от '& до £

»
опоры

Тип
опоры £унд а^сям) бо рного

Тип
За вс--изго
товитель

та желе зобе- 
тона

fioro черте 
жз ... Г

М !  __ ____.Выполнение -работы-— ----- — ———
установок- ! уля,™«л™  _______Кзлпчио или нгшеое-кпт*0 ЧйТУГО-? ' Р°*1СТ~0 -щщ...ТХЩТЮЙЗОДЯЦЕй-, -

Подпись брига- Ыдггпсь бри-
дкра или мае- Дата (радара или

-тора мастера

Особые otvotio! (указать 
севшие глее то дефекты 
к/б элементов; отклоне- 
шя от проекта; тгрепкше- 

-ние допусков при произ
водстве работ; принятые 
меры по устранению недо
статков)

Установка опоры 
разре/ряется̂  .

Дата Подпись 
произво
дителя 
работ

Примечание:

19

I ,  В графе "дата” указывается число, месяц, год

Начальник участка
(фамилия, подпись)

^tr с ?е *?/*/ - а? мг- s t у /  яд &ЛЯЯ£и$А-
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Технологическая карта К-1-38
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