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На№ 22/4921 от 04.06.2010 г.

По существу затронутых в Вашем письме вопросов сообщаю мнение 
специалистов института.

1. В соответствии с текстом, изложенным в п. 6.1.3 СП 4.13130.2009, 
учитывать свободную площадь контура застройки не требуется.

2. Ведомственные нормы (ВНТП 3-85, ВНТП 03/170/567-87) могут быть 
применены при проектировании объектов в части, не противоречащей ФЗ № 
.123 и нормативным документам по пожарной безопасности, утвержденным в 
исполнение указанного ФЗ (в частности, не противоречащей СП 4.131.30.2009).

3. В связи с тем, что требования СП 8.13130.2009 не распространяются на 
объекты нефтегазодобывающей промышленности, следует руководствоваться 
положениями п. 2 стат ьи 78 и п. 1 статьи 151 ФЗ №123.
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