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УСТАНОВКА МАЗУТОСНАБЖЕНИЯ C H 5/I3  
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ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТИП 903-02-3631 

УСТАНОВКА МАЗУТОЕНАБЖЕНИН 0=65/13 
И 13/16 м̂ н Е ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ 

РЕЗЕРВУАРАМИ 2»1BDD м5
АЛЬБОМ 2  

СОСТАВ ПРОЕКТА
П З  Пояснительная з а п и с к а .
ГП  Генеральный план. М С  М аз уто сн а б ж е н м е . К Ж  К о н с т р у к ц и и  ж ел е зо бе то н н ы е. Н Ь К  Н а р у ж н ы е  сети в о д о с н а б ж е н и я  и к а н а л и з а ц и и . 

Кабе ль н ы е л и н и и , э н  Электрическое освещение т е р р и т о р и и . “ “  --------- ------------
С п е ц и ф и к а ц и и  о б о р у З о в а н и я . 
Ье Зо м ости потребности в м а т е р и а л а х . 
С м е ты .

С С  С в я з ь  и с и г н а л и з а ц и я  т с  те п л о в ы е  сети

Типовой проект 70Ь-3-48 .87

Типовы е проектные решения 
704  - в - 0 4 1 . 8 7

Ти п о в о й  проект 
903-2-37.91

и л и

Т и п о в о й  п ро ект 
9 0 3 -2 -3 8 . !31

шаг
и г
т и п о в о й  п р о е м  

9 0 3 - 2 - 3 2 .9 0

Т и п о в о й  проект 
9 0 2 - 2 - м о .  8 6

Т и п о в о й  п р о е к т  
8 .8 39 0 1 -4  - 5 8 ,

Ти повой проект 
7 0 4 - 1 - 1 6 1 . 8 3  Л л. 1 ,3 . 6 ,? ,  8 7 ,  в  

Разработан п р о е к т н ы м  и н с т и т у т о м

.  Л А Т Г  И П Р Ш П Р Ш М  *  У
Гл авн ы й и н ж е н е р  института 
Главный и н ж е н е р  п р о е к т а

П Р И М Е Н Е Н Н Ы Е  Т И П О В Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  „  д я ,
Резервуар спорный железобетонный Вместимостью 1,8 тыс. м3 для м азута (распространяет Казтиппроект, г. А лма~ Ата)
Р е з е р в у а р н ы й  п а р к  с д в у м я  ж е л е зо б е то н н ы м и  р е з е р в у а р а м и  Зля м а з у т а  вместимостью  по 1,8  ты с. м 1 .
( Р а с п р о с т р а н я е т  К а з т и п п р о е к т  г. Я л м а - Л т а )

М аз уто н ас о сн а я  О.- 6,5 / < з  и i i / i &  м */ ч  • З д а н и е  и з  с е р н ы х  ж е л е з о б е то н н ы х к о н с т р у к ц и й .
(Р а с п р о с т р а н я е т  л п п ' ц и т п  г. 'М о с к в а )

М а з у т о н а с о с н а я  Q = 6 ,5 / i 3  и 1 3 / 1 6  м ^ . З б а н и е  из к и р п и ч а .
(Р а с п р о с т р а н я е т  д п п  ц и т п  г. М о с к в а )

Э с т а к а З а  ж е л е з н о З о р о ж н а я  н а  8 в а го н -ц и с т е р н .
(Распространяе т ДПП Ц И Т П  г- М о с к в а )

П рием н ая емкость м а з у та  V *  250 m V  .
(Распространяет д п п  ц и т п  г. М о с к в а )

У с т а н о в к а  слива .х р а н е н и я  и Е в о З а  в  м а з у т  ж и З к о й  п р и с а З к и  с р е з е р в у а р а м и  3 x 2 5  м 3 >
(Р а с п р о с т р а н я е т  А П П  ц и т п  г . М о с к в а )

О чи с тн ы е  с о о р у ж е н и я  з а м а з у ч е н н ы х  Э о ж З е в ы х  с т о ч н ы х  в о З  произвоЗительностью Ю л / с  Э ля 
ус т а н о в к и  м а з у т о с н а б ж е н и я  к о т е л ь н ы х . ( Р а с п р о с т р а н я е т  Д П П  ц и т п  г . М о с к в а )

Р е з е р в у а р ы  З л я  В о З ы  п р я м о у г о л ь н ы е  ж е л е з о б е т о н н ы е  , с б о р н ы е  е м к о с т ь ю  о т  т о  З о  250 n *
Р а с п р о с т р а н я е т  Т б и л и с с к и й  ф и л и а л  А П П  Ц И Т П  г .  Т б и л и с и )

Р е з е р в у а р  с т а л ь н о й  г о р и з о н т а л ь н ы й  ц и л и н З р и ч е с к и й  З л я  х р а н е н и я  
н е ф т е п р о Э у к т о в  е м к о с т ь ю  2 5 м 5, ( Р а с п р о с т р а н я е т  К а з т и п п р о е к т ,г .А л м а - А т а ]

Ь . й р х и п о В  I 
'Я , Н и Э в ал ьс к и й )

У т в е р ж З е н  Г П К Н И И  „ С а н т е х н и и п р о е к т ” 
П р о т о к о л  н »  зо от гг.01 19 9  г  .
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/\ист Н а и м е н о в а н и е С т р .

Ге н е р а л ь н ы й  п л а н  Г П

1 О б щ и е  д ан н ы е 3

г Р а гб и Ь о ч н ы й  п лан, к
• 3 С в о д н ы й  п л а н  и н ж е н е р н ы х с е т е й . 5

у

О бъем ы  р а б о т ,  специф икация элементов 
металлической о т р а д ы . Конструктивны е 
п оперечны е пр о ф и л и , а в т о д о р о г, пло щ адо к 
и т р о т у а р о в .

6

М а ь ц т о с н а б ж е н м е  м с

Технологическая схе м а м а з ую с н а б ж е н и я  Q*6,5 |13 m j/4 7

г Технологическая с хе м а мозутоснабжения Е ):1 3 |1 6 м 1/ч 8

3
Т е х н о л о ги ч е с к а я  схема соединения трубопроводов 
ж и д к о й  п р и с а д к и . 9

к Те хн о л о ги ч е с к и й  п л а н . 10

К о н с т р у к ц и и  ж е л е з о б е т о н н ы е  К У К

1
Э с т а к а д а  п а р о м о з у то п р о В о д о В . 
О б щ и е  д а н н ы е . <1

г

Э стакад а п а р о м о з у т о п р о В о д о В ,
С х е м а  р а сп о л о ж е н и я  эле м е н то в  эстакады . 12

i э с т а к а д а  п а р о м а з у т о п р о б о д о В . .  
С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  ф у н д а м е н т о в . 13

Сойержание альЬома

Лист Н а и м е н о в а н и е С т р .

к
Э с т а к а д а  п а р о м о з у т о п р о В о д о В . металлическая 
п л о щ аака м г н  Р а з р е з ы  ц - ц ; 8 - 8 ;  У з л ы  с , г . 14

5
Эстакада п а р о м а з и т о п р о & о д о б , 
Р а з р е з ы  5 -  5 ; 6 - 6 ;  1 - 1  . 15

к о л о н н а Ш м

16
К о л о н н а к з - н
Б а л к а  Б Р 1 2 - 1  л ® - с ы
Б а л к а  6 Р 1 2 - 1  Л \ у - о - 2
В с т а Ь г а  Б 1 - 1 - 3

1 7
траВ ерсы  Т 1 ; т 2 .
Т р а Ь е р с а  т з

Н а р у ж н ы е  сети В одоснабж ения и к а н а л и з а ц и и  Н 6 К

1 О б щ и е  д ан н ы е  ( н а ч а л о ) 18

г О б щ и е  д ан н ы е  (о к о н ч а н и е ] 19

ъ Н а р у ж н ы е  с е ти  В о д о с н а б ж е н и я  
и к а н а л и з а ц и и . г о

К а б е л ь н ы е  л и н и и  Э К

1 О б щ и е  д а н н ы е 21

2
П л а н  р а с п о л о ж е н и я  к а б е л ь н ы х  трасс 

э л е к т р о п е р е д а ч . 22

Э л е к тр и че с к о е  о с в е щ е н и е  т е р р и т о р и и  Э Н

1 О б щ и е  данны е. 23г План освещ ения т е р р и т о р и и .

Лист Н а и м е н о в а н и е С т р .

С В я з ь  и с и г н а л и з а ц и я  С С

1 Общие данные 25

г
П л а н  ра сп о л о ж е н и я  к а б е л ь н ы х трасс 
с В я з и  и с и г н а л и з а ц и и , 2 6

Т^ п л о Ь ы е  с е т и  т с

1 О б щ и е  д ан н ы е 27

г В н у т р и  п л о щ а д о ч н ы е  т е п л о м а з у т о п р о б о д ы , 
П л а н .  Р а з р е з ы  И ,  2 - 2 )  з - З . 28

1 В н ут р и п л о щ а д о ч н ы е  т е п л о м а з у т о п р о б о д ы . 
С х е м а . 29

к
Ь н у т р и п л о щ а б о ч н ы е  т е п л о м а з у т о п р о б о д ы . 

У Н  Р а з р е з  4 - к. 3 0

5

Б н утр и п л о щ а д о ч н ы е  т е п л о м а з уто п р о б о д ы , 
Ь е д о м о сть  т е п л о и з о л я ц и о н н ы х к о н с т р у к ц и й ' 31

мэоз-ог з  формат Я 2
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Ь е З о м о с т ь  р а б очи х  че р те ж е й  основного к о м п л е к с

Аист Н а и м е н о ва н и е Примечание

1 Общие банные
2 РазбиЬочный план
3 Сводный план инженерных сетей
4 Ю Ш -поперечные профили автодорог, площааок и

Л
Ьебомость объемов сборных бетонных и железобетонных 
конструкции по рабочим чертежам основного комплекта

(4 °
а р о к и

Наименование гриппы , 
элементов ко н стр укц и и
Элементы ограды
Плиты Эорожные

Итого

Код

589300
584600

M i

1 4 ( 2 2

12,38
26,60

рим е чание

Ь е Э о м о сть  ссы лочны х и прилагаемы х ЗокумеитоЬ

Обозначение Наименование Примечание
ссылочные аокцменты

серия 3.oi7-f
ВыЛ Oi Is 2(4)5

'О г р а ж З е й и е ' площ аЭоК' И u 4ddfco.B 
предприятии ,з а а н и и  и  с о о р у ж е н и и

f i C T  6 е 65* ее 1 к а м н и  S q p T o b b ie  б е т о н н ы е  
и ж е л е з о б е т о н н ы е
П р и л а г а е м ы е  а о к ц м е н т ы

Т М П  9 D V 0 2 -JB 9 1 -Г П .В М  
А л ь б о м  Ч

в е д о м о с т ь  потребности в м а т е р и а 
л а х  ,п о  р а б о ч и м  ч е р т е ж а м  г 
о сн об и отЬ  к о м п л е к т а  м а п к и  „ГП .

О б щ и е  у к а з а н и я  ••
1. Генплан разработан для условно ровной площ адки;

Г И И Т Л Ы ^ О З Ы .  А )  ’  .  4

ъ) налаятся на глубине 1,5 м от 
...6..поверхности зейли.

л т л . _ .
лестных условии при привязке 
территории Выполняется при

Я М « Ж С Т « " ' я м к ' “ с"
П л а н  . з е м л я н ы х  м а с с  и .  б а л а н с  з е м л я н ы х  р а б о т

котельная показана иело&но и В состаВ 
проекта не Входит.

1. Толщины конструктиВньТх“ ЖЬ"аорбжйой' одежбы 
Ш Ш *  аляг местных условий rfpv

4.

5.

6. При изготовлении Ворот Эля проезаа железнодорожного 
транспорта, кажЗое полотно Ворот г\М1Ь у Эли нить 
е 2,2.1чм на2,4Нм.

н _

Тиробри проект разработан! соответствии аеистьующйми нормами и правилами и npeaui 
мероприятия, обеспечивающие Взрывную, 4,сматри6ает
Взрывопожарную и пожарную безопасность 
при эксплуатации зЗания^ ^

Главный инженер проекта: - *  /НиЭбальский я.А .|

;оПИроЬаП ss30S-oe у фермат А 2
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< 9 4 ,7 0  ( б б п а н е л е й  +  З о б о р . п а н е л ь  Е м д о )
Е

2 0 ,5 0 31,40 20,00 5,00. 10,00О ы хс О
5jiiiililili
-=1Ы

Г-i
11

ж и11MLЫ  У
•22. ва

Sr-

a
H- 10

ff IT

67, SO

72,00 ( щ  панели)

5,50

M i

w7

6.551 <4,80 <8,00
2,00 <8,00

m

<4,80

згпп/« панелей/

Э к с п л и к а ц и я  зв а н и й  и сооруж ени й

N® no 
ге н 

плану
Н а и м е н о в а н и е К о о р д и н а т ы

< М а з у т о н а с о с н а я  ( т п  9 0 V 2 - 3 7 .9 <  J

г П р и е м н а я  е м к о с т ь  Вм естим остью  2 5 0 м У т п ч № И

i Ж е л е з н о Э о р о ж н а я  э с т а к а а а  н а , 7 
S  В а г о н о и и с т в р Н  (Т П  9 0 3 - 9 - J 6 . 9 0

k
р е з е р в у а р  металлический горизонтальный д о ж и т  
п р и с а З а к  Вместимостью  25 м 3/т п 7 0 4 -Н 6 < .В З )-З ш т

5
Р е з е р в у а р н ы й ,п а р к  с а в и м я  ж е л е з о б е то н н ы м и
^ е з е р й Ч ^ Р Я М ^ Й и Ж Ж т .а Д О З Д Т и м о е т ь л  по 1800м*

6 Р е з е р & у а р  В м ы  Зля ниж9 п о ж а р о т уш е н и я  
6 М еС ТИ М 0С ТЬ К Н 5 0м З  ( т П 9 0 < - 4 - 5 & .6 3 /  - 2 ш т

7
О ч и с тн ы е  с о о р у ж е н и я  з а м а з у ч е н н ы х  сточны х 
Во8 Q  НО л/с / Т П - 9 0 2 - 2 - 4  ( 8 .8  s']

В К о т е л ь н а я  ( 7 П - Ч9 0 И - 2 6 7 . 8 9 )
9 Д ы м о в а я  т р у б а  ( Т П  9 0 7 - 2 - 2 5 8 , 8 5 )

1 0 С ш е  с о л и  ( Т П  9 0 9 - 1 - 2 6 7 . 8 9  )

у >viuw . л ______U| > °  — Tf-f-

Ф (£$) 90,00 ® (zo панелей!
.11,50.7,50

\80

т а г
та

ш ш .

j f c g i w s -

Гиркис

п р и в я з а н :

Т М П  9 0 V 0 M 6 - 9 1  г п

. Ч р Ш Ш р Ш ш г ё Г  
*5:5,5/<зи13Лб a v v  железмеин*нымй ьезеЬЬчдами г*ч800мз

[ ■ Щ 1 Ш 1 И П 1

Р а з б и Ь о ч н ы й  п л а н
р I г

ЛАТГИПРОПРОМ
_<опиро6ал &%&зоз-ог s формат ДI



с у

$
о
Ч)

3

IS

V f l f y - 3 7 0 - U f O

5. 1, I М ■

2
__

ll1 Г  Л
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КТ-3.50
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/Ш}з -о а  XI П □ П □ □ ! п п а  п а  в о rt U dniN^

^ - - 1 ----------------------- ■■ - .... = = 4 -------^

----------- W V -

-------------- КИП—
' Ъ '
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У с л о в н ы е  о Б о з н а ч е и н я : 

эл ект р и ческа я  сеть о с в е щ е н и я

Н а вел и  к и п

З а з е м л е н и е  элект родное

Тр у б о п р о в о д ы  Ж и д к и х  п р н с п д о к  
Э с т а к а д а  т р у б о п р о в о д о в

Зкспликяция здании и сооружений

Номер 
по ген
плану Наименование К о о р д и н а т ы

1 М я з ч т о н п са сн а я  1тп я а з - 2  -37.9т/

Z П Р н ем н н я  ем кост ь вм ест и м о ст ь ю
2 5 0 м 3  / 7 7 7  903 ~ 9 -35 .9Т  /

3
Ж е л е з н о д о р о ж н а я  эст акада н% 
в  внгои-цист ерн/т п 9 0 3 - 9 -3B.91J

4
Р е з е р в у н р  м ет а л л и ч еск и й  горизонт альны й  
д л я  Ж и д к и х  п р и с я д о к  в м е ст и м о ст ь ю  
2 5 м * ! т п  7М-Н618Ъ 1 - З ш т

5 р в з е р в у р н ы й  парк с д в у м я  Ж ел еза  вето нны - 
%£Л№!Яагыя,яямм М И ! / Г Я  вм ест и м ост ь ю  п о ш о о м * /тп 7 0 4 -3 -ачт.аЧ!

В р е з е р в у  я р  в о д ы  д л я  н у  ж д  поэ/сяратчшення 
вм ест и м ост ь ю  Ts o m /̂ тп я о т- Ч- 5 в .в 3/-Z ШТ-

? О чист ны е с о о р у ж е н и я  за м а з у ч е н н ы х  сточ
ны х во д  д ч о л /с  /тп ааг-е-чт авб/

6 Кот ельная / тп яаз-4-267.69/
У Д ы м о в а я  Т Р У Б Я  /тп 9 0 7 - 2 - 2 5 8 .8 5 /
на С к л а д  с а л я  /т п  я а з - 4  - 2 6 7 . 6 9 /

Н е с т о я щ и й  черт е Ж  в ы п о л н е н  н и  о с н о в  п н и  и  
ч е р т е ф е н  м и р к и :  тс - л и с т 2.

Н В К  - лист  г  
З К  - лист  2  

Э Н  -  л и с т г  
с  С - л и ст  2

Т М П  9 0 3  - 0 2 - 3 6 .9 4  Г П

п р и в я з я м ; ТИП НилБяльиа Установка мазут аснавження стали5 Лист Листов
Нач. отл Меснгнс - 0 = 6 , 5 / 7 3  и  тз/тб мэ/ц с  Железо

Я 3
H.KOHTP Си р к н с 'T{s

Бет онны м и р езер вуа р а м и
2 лТ800 М?

Гл.спец Сн р к н с Щы1 s С во д н ы й  план инж енерны х  
сет ей- ААТГИПРОПРИМВелит Лнепння

Инь. tJ- Ннзк. Пре ко вика.
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К о нстр уктивн ы е  поперечные п р о ф и л и  автодорог 
площ адок и  т р о т у  д р о в

4 - 4

п л о д о р о д н ы й  
г р у н т  -  g V s  1

Б Р  400 -30 -45  ПО 
ГОСТ 6665 - 82

Бетон В  i5]F-5Qnc
ГОСТ 26БЗЗ-83

Уплотненный г р у н т ________
Ыдвень фракции ча^?опогаст8гь?-02-o.i& 
йсФ йльтоветон мелкозернистый  
па  ГОСТ 0128-34  -  0.05 ________

2  -2

п ер ем ен .

2 0
'■'Л а '
W Ш /// Ш /// ЛГ

ш

ПЛОДОРООНЫН 
ГРУНТ -  0.45

Уплотненный г р у н т  
ГРЙВНЙ по ГОСТ 6268-82 - О. 4В

э  - з

пере м в Плодородный

БР 4QQ.20.ano 
гост s e e s  -  а а

Уплот ненны й г р у н т ____________________
Ш&БЕНЬ фрркцнн 40+70 ПО ГОСТвг£7 82 0.12
Я с А  а л ь т а Б е т о н  п е с ч н н ы н  
ПО ГО С Т 342В -B U - 0 . 03________________

т ы х п % н ё л в ^ п п  " 3
ТП-

Марка,
поз. обозначение Нянме на ванне Кал

во
Мясси
един.

КГ-
приме-  
чянне

серия 3.047-1: вып. р Панель пм з 20В 35.4
СеРНЯ 3.047-4 ) ВЫП.4 СТОЛБ съ&5 6 440
серия 3.047-4: вып.4 СТОЛБ C3&CL 203 440
серия 3.047-4; вып.4 СТОЛБ СЗВб а 4УО
серия 3.047-4; вып.4 СТОЛБ С5вЗ У 220
серия 3.047-4: вып.4 фундамент ФБ ч вво
серия 3.047-4;  вып 0,4 Даворные пяиели.м Ч.5Ц L* 1,7 *0,42 

*0.42*2 00
серия 3.047-1;  вып.у воротя  ряспяшные- 

я ага мобильны  е ВМ4& 4 444

серия 3.047-4;  вып. 5
Воротя ряспяш ИЫФ- 

ЖелеэнадоротрныеВМИ 4 44B.Q

серия 3.047-1) ВЫП. 5 Калитка КМ 46 4 зг
серия3.047-4; вып. 2  ,ч Саедииит-злеменгмсЯ вУ8 0.4Z
серия з.047-4;  вып. 2: V Соединит-элемент мен 8У8 0.40

М ятериалы
серия 3.047-4;  вып. Ч Бетон В 7.5;  Р-50,м3 24.4
серия 3.017-1) вып.у Бетон В 45;F-5Q? м3 О.Юк
серия 3.047-1) вып. у Кирпич гл и н я н ы й 214

Объемы p r b q t  по оесы пке резервуаров  
мяъутя и укреплению  откосов овсы пкн  
дяны  для  темперятуры и я р у э +с н о г о  в о з д у х а  -чо°с

О б ъ е м ы  р я б о т

Н я и м е н о в п н и е количеств

4. Пл я н н р о в к я  т еррит ории па з п д н н н ы м  о т м егк я м . м * 4 5 6 6 0

2 . У с т р о й с т в о  м е т а л л и ч е с к о г о  i/сел .аор . у  п о р а , шт. 4
3 . б и л л я с т и р о в к я  ф е л .д а р  п у т и  п е с ч я н а - г р я в н н н о и  

с м е с ь ю  н я  2 5  с м  п о д  ш п а л о й  ( ^  з 4 4 6
у  У с т р о й с т в о  э/сел- д о р . п у т и  н о р м п л ь н о н  к а л ен  и з  ста- 

' р о г о д н ы х  р е л ь с о в  Р 5 0  п р и  4 6 0 0  ш п а л  h r  4к м  пути.* 4 7
с  Ус т р о й с т в о  м е т п л л н ч е с к о и  о т р я д ы  и з  се т ч я т ы х  

п а н е л е й  п о  Ж е л . вет- с т о л в я м  h  2.45, т и п м ч в  п о  
СЕР. 3 .0 4 7 - 1 .  М 6 7 2 .У

Б. У с т р о й с т в о  р а с п а ш н ы х  а в т о м о б и л ь н ы х  в о р о т  
тип В М 4 В  п а  с е д и н  з .  0 4 7 -4  , шт. 4

7 . У с т р о й с т в о  р я с п я ш и  ы х  в о р о т  д л я  п р о е з д а  Ж ел-дав  
т р я и с п о р т я  тип В М 4 В С У д л и н е  И Н Ы М И  СТВО РКИ  м и  
п о  с е р и и  3 .0 4 7 - 4  , шт. 4

Q У с т р о й с т в о  к я л н т к н  т и п  К М 4В  п а  с е р и и  3 .0 4 7 - 4 , щ г. 4

В. Ус т р о й с т в о  ясФ яльт авегонного п о к р ы т и я/см . р я з е е з  /-//м2 4 6 5 0

40. У с т р о й с т в о  асф альт обет онныхт р о т ч п р о в (с м . р я ъ р с ъ  з -з/а* 405
Уст ановка Бет онных б о р т о в ы х  к а м н е й  в р  ю а -за -1 5  
н а  Бет онном  о с н о в а н и и ,  м 2 6 0

1 2 . У ст а н о в ка  б ет о н н ы х б о р т о в ы х  к а м н е й  б р  ю о -г о -В .м 75

13. Устройство г р а в и й н о г о  п о к р ы т и я / с м . р я з р е з  2 -2 / ,м * 9 6 0

44- Устройства гр а в и й н ы х  пеш еходныхаароэ^ек/см.раэрезу-Ч/м 2 0

45- У с т р о й с т в о  г а з о н о в  п о с е в о м  т р а в о с м е с е й  по 1 5 см . 
с л о ю  п л о д а  р о д н о г о  гр у н т а , м * 7 0 6 9

1В. у с т р о й с т в о  о б с ы п о к : р е з е р в у а р о в  в о д ы ,м 3
п р и е м н о й  ем к о ст и , м з  
р е з е р в у а р о в  Ж и д к и х  п р и с я д о к * 
р е з е р в у а р о в  м я з у т я . м з

Я40
1 5 0

1 2 .
9  1 6 5

47- У к р е п л е н и е  о в с ы п о к  п о с е в о м  т р н во см есен  п о  4 5 см  
с л о ю  п л о д о р о д н о г о  грунта: р е з е р в у  я р о в  в о д ы  м г

п р и е м н о й  е м к о с т и  \ м *  
р е з е р в у  я р о в  Ж и д к и х  -П Р И С Я Д О К . . „  м г
р е з е р в у а р о в  м а з у т а

6 4 S
474
6 6

3 3 77

1 Q. У с т р о й с т в о  защит ного а ввял а вян н я  р езер ву ярногопяркял 2 0 5
j q  У к р е п л е н и е  за щ и т н о го  а в в я л а в я н н я  р е з е р в у а р н о г о  

п я р к й  н  п р о м е ж у т к а  п о с е в о м  т р а в о см е си  по 4 5 см  
с л о ю  п л о д о р о д н о г о  грунт а, м 2 4 0 9 3

ч - ч

, ч.и и П л о д о р о д н ы й

,  !  „ I

г р у н т  -0 .4 5

V/ < /// 
})) V/

■/// ; i
f ///

Уплот ненны й г р у н т  
ГР а в ни ПО ГОСТ 8208-02-0.12

Т И П  903 -0 2 -3 6 .9 4  Г П

 ̂ ( Т ~ *
-г

I  ПРИВОЗ ЯН: гип ц Установка мязчтосняв Лее - 
ния Q* G.5J13 н 13/16 мЧЧ с  Же-/IfrXflFZ&TnsJAJU / C P p j p P A I / D .

WihV.lA WJfmCk WlHlmhi-A
________________________ Леситнс сфш_ Р цH. КОНТР Си р к н с

r i w ^ l / Q C T /  UrlrlQipnгт  »  C J C r  О Н frЯЯМН ЙУЫВООн*?
щ. спей С яркие *ШшЬ. Объемы рнбог специфика#* элементов металлической ot 

ряды.кансрукгнвные попереч- л а т г и п р п п р о м

I§i

|  Ина,Н°  I ___ ш о у Г \ДрековсюЬ\
— 25305- 02 7 копировал фар мят яг
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Перечень сооружений и of/орудобания
Поз.

оВазна'
venae Н а и м ен ова н и е Коя. Примечание

1 М азут онасосная 1 тпт-г-згт m i
Рльвом 2

1.1 Блок перекачивающих насосов 2*еб.1л/с(г1юм3/ч)
Б-Л !Н -2*т - 5А 1 №,$ti/ma(5,l<KnfcMz'l

12 Блок рециркуляционных насосов Q-PS/c (90м*/ч)
Б-М Н-2х*/5- 3 ,8 1 M m na(3,g*rcfai\

13 Блок подачи мазута к  паровым котлом 2Н.78^с(бАм /4}
Б -М н -2хЗ ,2-25 1 Р:г$т о[гв*к/сЛ1

1А Блок подачи мазута к  водогрейным а=з.БЙ/е( т м3М
котлам Б -М н -2*бй  -  25 1 Р-2. 5МПа(25*п/ст]

IS Блок фильтров тонкой очистки мазута а*1Б,6А1с(ео"3/ч1

Б-МФт-2хЗО- 25 2 №&впто(г$*пШ
1.6 Блок парового коллектора 6П К 1
1.7 1£1I

1 fcf.iV c (s, 8м3//)
Р*о.Мтв(г.51тЩ

18 Подогреватель мазута ПМР-бй -15 2 0*4,2*fc (/5м3/ч)
Р--вМПо(е^ГС/ем)

1.9 Подогреватель мазчта лм -25~6 2 вЧ 7я/с(бм3/ч)
P‘?.VSP//»(&кге/ач)

1.10 Подогреватель мазута ПМ Р-бй-30 2 Q=8J3% (З0*г/Ч)Гл£©1

1i

2 Приемная емкость мазута Vs 250м 3 / rnm -9-3S.9(
3

1111

/ ТП903-9-36.9)
5 Резервуооный парк с двумя железо -

ветоннь/мирезервуарами емкостью 1800м3 / W l0t)-3-0lJl87

Привязан

Unff. г!о
Т МП903-02-36.91 мс

Установка мазитоснаВжения Cmtfttih Рост L

Копировал /В.Рр -25305-ог s  формат Р 2



*

Т М П  9 0 3 - 0 2 - 3 6 .9 1  М С

Лг»— Установка мазчтосновжения 
$2$Л/13и1Щ*Уч с железобетон 
ными резервуарами2*1800м3

1пшвия Лист ластов
гнп м ш W~s*h<S)/L̂

Р 2Н.отд. Попов о И
Н.контр Шнитко Wvj/fib Технологическая схема 3

Л А Т Г И П Р В П Р Ш МГо. спей Меерзон
инж. Лихачева *Ш±г мазатоснаЙ/кенияS:1S//6M/ч
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Перечень сооружении а одорудования
Поз. 

обозна
чение Наименоёание Кол Примечание

< Мазутонасосная i ТП903-2-37.9!
и Блок hococoS жидкой присадки fcOMfcki”3//}

Б-Н>кп-2х 0.1-10 / Нтпа(шШ г)
3 Железнодорожная эстакада / ГП903-9-36-91

3-1

%I§1I

/ л. у  ею
4 <$> 1 г !. ! 1

.

для жидких присадок Вместимостью 25 м3 3 ТП Я А+вШ
k l Насос ручной 1 в г Ш м т о-------------f-----------------------------------------------------

/ позиции Н, 3.4,4 ориёеденного перечня ёходрт / 
й примененного тоо&ого ороета.

Зла слиёа, хранения и ёёода # ж  
орисадхи с резервуарами 3* £Sm*

ш г и п р ш р о м

Копир. /в.<7р^~£5305-02 м ф орм ат 0 2
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5000 fOODD

Экспликация зданий и сооружений
7Ш.
Обозна
чение Наименование Пол.Примечание

/ //тутонасосная / Тп90ъ-г-з7.д{
2 Приемная емкость / ТП 903-9-35.91
3 Железнодорожная эстакада

мазутослиВа на 8 Вагон - цистерн
/ ТП903-9-36.91

9 РезерВуап металлический госизан-
тальный для жидких поисадок
Вместимостью 25 м 3 J 70709-1-/61.93

5 РезеоВуоо железобетонный под-

земный Вместимостью {8Пвм* 2 ТЛ7Л9-3- 98-87

I Трубопровод поз. 6 заложен в  связи с увеличением 
расстояния между сливным устройством и 
резервуарами жидких присадок по сравнению 
с применяемом типовым проектом 903-2-32.90 
..Установка олива, хранения и Ввода в  мазут 
жидкой присадки с резервуороми 3*25 м* "

Мормз.
поз. Лйозначзнив Наименование Рол.

Jffith
(йкг

Приме
чание

Материалы

6 Тпияп /08*3.5/ЯГГ/07ПЧ-76
ввпзслзттл5-8о23.6 9.03 м

npuSi?JUH

O A K

ТМ П903-08- 35.9/ ма

ЦистИиЯи-SjS/fZ и Я//Б м з/у с желез о- — шея — -—

Технологический 
план

'опироВа/нф/ S53°5-°г И

Листов

А А Т Г И П Р О П Р О М

7ормат А 2
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ЬеЗомоеть рабочих чертежей 
основного комплекта кж Ь е З о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х

Н а и м е н о в а н и е

Э с т а к а а а  п а р о м а з у т о п р о б О З о б  
О б щ и е  Э а н н ы е
э с т а к а а а  п а р о м а з у т о п р о В о З о б .  С х е м а  р а с п о 
л о ж е н и е  э л е м е н т о в  э с т а к а д ы .
Э с т а к а а а  п а р о м а з ц т о п р о в о а о ь .  С х е м а  р а с п о 
л о ж е н и я  ф ц н а а м е к т о Ь __________________________

э с т а к а а а  п а р о м а з у т о п р о ь о а о ь  м е т а л л и ч е с к а я  
п л о щ а д к а  М П 1  Р а з р е з ы  4 - 4 ;  6 - 8 ,  У з л ы  л, g,
э с т а к а д а  п а р о м а з ц т о п р о в о а о ь  
Р а з р е з ы  5 - 5 ;  s -в *, 1 - 7 .

П р и м е ч а я . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н

П р и л а г а е м ы е  д о к у м е н т ы

Т М П  903-01-36.91 К Ш . 1 . 1 К о л о н н а  к  9 - 3 - 1

ш и .  1-2 К о л о н н а  к У М

к ж - и .г .1 Б а л к а  Б Р 1 2 - 1 А ' У - с м

ю к ш Б а л к а  5 Р  l 2 - i A \ v - a - 2

к ж .и .г .з В с т а В к а  ы - 1 -  3

к ж .и э .1 Т р а В е р с ы  Т 1 , Т 2

Ю Ш * Т р а в е р с а  т ь

ч&»и-81_ В е ао м о е ть  п отреб н ос ти  в материалах

Ь е Э о м о с т ь  о с н о в н ы х  и  п р и л а г а е м ы х ЬеЗогпость с п е ц и ф и к а ц и и

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е п р и м е ч а н .

С с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

ГО С Т 2 3 2 1 9 - 6 5
С е т к и  .а р м а т у р н ы е  с в а р н ы е .З л я  

ж елезобетонны х к о н с т р у к ц и и  и

1 4 1 0 - 3  В ы п .1 с е т к и  с в а р н ы е  для а р м и р о в а н и я  
ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н т Т о и к а и й

3 . 0 1 5 * 8 / 8 4  В ы п .2

ф ун а ам е н ты  монолитные ж ел е зо - 
Т й т о н н ы е  м »  т и п о в ы е  к о н с т р у к 
ц и и  э с т а к а д  и  отае л ь н а 
^ щ х ^ д т е х н о л о г н ч к к и х

Ь ,0 1 5 - 2 / 8 2  В ы п .Г Д - 1 ;  
1 - 2 ' ,  Ш ; 1 - 5

а н и ф и а и р о ь р ы е  одноярусны е
? д е ф ,ж т ^ о л о ги '‘ гс ,< и е

1 . 4 5 0 . У 6  B b f f l .O - l i l

1 . 4 0 0 - 1 5  Ь ы п .1
|? }ф и ц и в б ? а д и ы е  М Ш в * №  f M W

Ш№Й№Г_

лист Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н .

2

3

В ейомость ных и железобетонных конс-
Т | з ц к и и й  п о  р а б о ч и м  ч е р т е ж а м  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к и  к ж

Н а и м е н о в а н и е  группы  
э л е м е н то в  к о н с т р у к ц и и

К о б
К о л .,

м 3
П р и м е 
ч а н и е

1 К о л о н н ы 5 6 2 1 0 0 1 5 ,7 2
2 Б а л к и 5 8 2 3 0 0 1 8 ,2 5

Ь с е г о : 3 3 ,9 7

М а т е  риалы  на и зготовл е н и е с б о р н ы х  б е т о н н ы х  и ж е л е з о б е т о н н ы х  
к о н с т р у к ц и й  у ч т е н ы  В  В е д о м о с т и  п о т р е б н о с т и  В м а т е р и а л а х  
и  о т д е л ь н о  н е  у ч и т ы в а ю т с я .

-  \ 
/♦

1. З а  условную о т м е т к у  0 ,0 0 0  п р и н я т  уробень 
п о л а  x - f 0  э т а ж а  м а з у т о н а с о с н о й .

I. К о н с т р у к ц и и  п р о л е тн о го  с т р о е н и я  э с т а к а д ы  в е е р а *  
б р т а н ы  п о  с е р и и  5.015-г/аг7 д л я  т и п а  э с т а к а б ы  

Ж ~ Н 1  с н о р м а т и в н о й  н а г р у з к о й  с о о т в е т с т в е н н о  
5 к н / м  и Ю  к н У м  Э л я  т е м п е в а т и ь н о г о  б л о к а  Ь б м ,_  к м / м  и <о к н / м  Э л я  т е м п е р
н о р м а т и в н о г о  з н а ч е н и я  В е т в о Ь с ________ ___ ________

. ф у н а а м е н т ы  з а п р о е к т и р о в а н ы  п о  с е р и и  з .Ш 5 -в / в ч  
З л я  с л е д у ю щ и х  г р у н т о в ы х  у с л о б и й  В  с о о т в е т с т в и и  
с с т и п о м  э с т а к а З ы :
__ f h llU T k l  SL MHUAK#ILIIili LjrMKhAMieAAIIIlLlfi UhMt ItllJIlIJA

—  Э л я  с б я з н ы х  г р у н т о в  с  г р й н т о В ы м и  В о д а м и  
С и = 2  к П а j Е  * 9 , 8 . . .  1 4 ,7  М П а ;  - 1 ,9  т / м т  ,

Г р у н т о В ы е  Шь\ :
—  о т с у т с т в у ю т
— р а с п о л о ж е н ы  н и ж е  у р о В н я  п л а н и р о б к и  н а  1,5 м .

^  П р и  м о н т а ж е  к о н с т р у к ц и и  н е о б х о д и м о  со б л ю д а ть  т р е б о 
в а н и я ,  о г о в о р е н н ы е  в  п о я с н и т е л ь н ы х  з а п и с к а х  
с е р и й , п р и м е н е н н ы х  В п р о е к т а х ,  а  т а к ж е  С Н и П  

3 . 0 1 . 0 1 -  8 7 }  С Н и П  Ш . 0 1 - 8 7 ;  С Н и П  1 - 4 - В О *  .
5 . М е т а л л и ч е с к и е  к о н с т р у к ц и и  В ы п о л н я т ь  н а  м о н т а ж н ы х  

б о л т а х  и  с б о р к е ,  с Ь а р к у  В ы п о л н я т ь  э л е к т р о д а м и  
э - ч г ,  В ы с о т а  н е о г о в о р е н н ы х  ш В о В  б  м м  .
П о с л е  м о н т а ж а  м е т а л л и ч е с к и е  к о н с т р у к ц и и  о к р а с и т ь  
э м а л ь ю  П ф - И 5  п о  з а Ь о а а к о й  гр у н т о в к е  Р р - о г 1  
т о л щ и н о й  8 0 м к м .

Привязан

ТМП 903-02-36.91 К Ж

Е гж ш л и га -!

Э с т а к а а а j
ВоЗоВ- О б щ и е __________

Копировал 3-61 г5зо5-ог /г формат А2
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Спецификация к схеме расположения фундаментов эогоатды
Марка
ПОЗ. Обозначение Наименование Пол.

Масса 
ей, нс

/Трине-
чение

фундаменты момо/штныв
Фи / Лист 3 Фм/ (2
Фм 2 Лист 3.9 СРм2 1

бпецисринаиия на Фм 4, Фм 2

1
1

Обозначение Наименование бол.
/7риН£-
чание

Щ77
Вбо/ючные единиии
Сетки сюнатупныв

/ 3 О/5-8/842- /ОО СТ-Т 6
2 3. 0/5 - 8/80. S - 200- /О 0/3 4
3 /.4/0- ■3.4-07 ТС Щ 2CS*23S т
ч /.4/П- 3/-08 ТС я % 225 * 205 /

Латали
5 3 0/5 - 8/84.2 - DO/ Стержень СТ Т в

Материала
батон ti/2Smer2S/92-82 ору м3

Фм2
Uomepua/гы

бетон Й/8.5ГОРГ25/92-82 азен*

Ведомость расхода стопи на Фмб.кг

Март
элемента

Изделия арматурные

I 1 
i

f

арматура класса
всегоД-1 | А-Ш

ГОСТ578/-88*
Фб ф8 йТ2 (КогоФ8 ф/О Итого

Фм Т 12 щ 32 53.66.8 312 38,09/,6 9Т.6

приВяэан

ТШШ.

ти п  903-02-36.9*

/тооиа //иаА листан

S 'Ctda ИСОШОПрюВодоВ опиюлож&ния срьгнааментов.
253Q5~02 1Ц

лАтгипрапром
Формат AS
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C M

0
toI

Г5Г

1

iao эао

«V

6 20 0

<\J

I 11
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кал

прим е  - 
чяние

Д о к у м е н т а ц и я

3 .0 4 5 - 2 / 8 2  ВЫ П.ТГ-2
унифицированные аднаярусньп эстакады под технологические
Т Р У Б О П Р О В О Д Ы

С в а р о ч н ы е  е д и н и ц ы

3 .0 4 5 -2 /8 2  ВЫП.Д-2 К олон и я  К 9 - 3 4

Д е т а л и

2 4.400-45  8 4  . 430 - 5 5
И з д е л и е
з я к л я д и о е  м н 4 2 8 -2 2 Пополни

Ведомость p r схацн стели h r  дополнительные закладные изделия, кг

М я р к я

э л е м е н т а

И з д е л и я  з а к л а д н ы е

Веет
Я р м н т у р я  к л а с с а Прокат м я р к я

Н - Е С 23 5

ГОСТ 5 7 8 4 '8 2 * ГОСТ 4 9 9 0 3  - 7 4 *

Ф42 Итого 8=8 Итого

К 9  - 3  - 4 2.63 2.63 44. 3 14.3 13.93

О!

8
I

Ко ПИРО вял JU- фаям я г а ч

г г г

I
I

450

500

450

6 6 0 0

! §о
m 1 О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кал.

П р и м е
ч а н и е

Д о к у м е н т а ц и я

3 .0 4 5 - г / 8 2  вы П'Д -4
Унифицированные одноярусные 
эстакады под технологическиеТРУБОПРОВОД Ы

с в а р о ч н ы е  е д и н и ц ы

4 3 .0 45-2/82  ВЫ я. й-4 Колония К З -4 4

Д ет али

2 4. ч а о  -4 5  84. 4 3 0 - 5 5
и зд ел и е  „ 
зякляди ое МН 426-2 4 Пополни1

Ведом ост ь р а сход а  ст ели н я  дополнит ельны е з а к л а д н ы е  изделия, кг

М я р к я
э л е м е н т а

И з д е л и я  з а к л а д н ы е

Been
Яр м н т у р я  к л а с с а Прокат м а я к и

Р -Ж С 2 3 5

ГОСТ 5 7 8 4 - 8 2 * ГОСТ 4 9 9 0 3 - 7 4 *

Ф42 Итого 3=8 Итого

К З Ч - 4 4.32 4.32 5 .7 5 .7 7 0 2

К о п и р о в а л  <Д4— формятЯЯ

/Vi

*>Ч
V3

г*гI
I
4
5 
л

l

%

I

io a a   ̂ s a g o  2000  e a a o  z a a o  2000

зао
■4* l

c m  □ □ □ □ □ □ □ □ □

4 4 9 5 0

4000

3 0 0

Овозначение

3 .0 4 5  ~21B2 В Ы П .П - 5
уннфнцн равпнные одноярусные зстякпЬы род технологические 
трубопроводы___________________

3 .0 4 5 -2 /3 2  В Ы П И -5

3 .0 4 5 -2 /8 2  ВЫП. Д-5

HR и м  е  н о в  п н н е

Документация

Сварочные единицы
Б Р 4 2 -4 Н п Т -а ,

Детяли
и з д е л и е  
з я к л я д и о е  М 3

Кал.
Пенме-
ч я н и е

Дополни

В ед ом ост ь р я с х о д я  ст или н п  д о п о л н и т е л ь н ы е  эяклядны е изделия,кг

М а р к а
э л е м е н т а

И з д е л и я  з а к л а д н ы е

всего
Я р м н т у р я  к л а с с а Прокат м а р к и

я - Ш С 2 3 5

ГОСТ 5 7 8 4 - 8 2 * ГО СТ 4 9 9 0 3 - 7 4 *

ф 40 Итого 5=8 Ктого

БР42. IR T V - cl 2.78 2.78 40,7 40.7 43.Ч&

тип
Няя. атд.
Н.контр.
Гл.кона
Ру к г р
Umk.li
Инэк.

Индвяльск § Ш 2
Гуттерерск ш
Лавяшовм
ЛавяшоА-
Шул ь ги н у

Стрроэкее
Полазав

Т М П  9 0 3 - 0 2 - 3 6 . 9 4 КЭ/с. И. 2.4

<М
£
§
4
§

удод, 2оаа zaoa jaaojoaoL гааа еаоа jo  о о.

j t n  q h j c g  □  c d j f a  ш у

4495Q

Ведомость рясходя стили ня дополнительные закладные изделия, кг

%
X

Im
СО

Б я л к п

Б Р  4 2 - 4 - я Ш  ~c l -4

ш ш ш ш ш ж ш

Р  3.3 ?т\

Лист  I Лист ов 4

К опировал

ААТГИПРОПРОМ
Л&— формат яч

а в о з и я ч е н и е

3 .0 4 5 - 2 - 8 2 . в ы п . Д -5

3 .0 4 5 -2 /8 2  В Ы П .П -5

3 .0 4 5 -2 /3 2  вы п . Д -5

Наименование

До к у м е н т а ц и я
унифицированные одноярусмьи 
эстакады падтЕхнологнческие 
гр у б о  провалы  _____________

Сварочные единицы

6 P 4 2 -4 R IV -C L

Детяли
изделие  Г Т ~  з я к л я д н о е  М3

Кол. Применяй не

Наполнит

М а р к а
эл ем ен т а

И з д е л и я  з а к л а д н ы е

Всего
Пр м я т у р я  к л а с с а П р о к а т  м я р к н

R  -Ш С  2 3 5

ГОСТ 578И - 8 2 * ГО СТ 4 9 9 0 3 - 7 4 *

04 0 Итого 9 * 8 Итого

Б Р 4 2 -4 Я /у -а . 3 .7 3 ,7 44.3 14.3 48.0

ТМ П 9 0 3 - 0 2 - 3 6  94 КЗ/с.Н.В.В

Бялкя
БР 42- 4 RJ2-Q. -2 Р  13.3?т|

Лист  I  Л ист ав 7

ЛАТГИПРОПРПМ
К о п и р о в а л  ф орм атR4

Ch
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Щ i О Б о ъ н я ч о н н е Н а й м е  н о в  я  н н е КОЛ п р и м е ч а н и е
Т р я в е я с я Т З

_ Д е т а л и
4 ТМП 9 0 3 - 0 2 - 3 Б .Q4 к э к  и .3 .2.4 _____  4 * 8 0 * a s -ГОСТ 1 9 9 0 3 -7 4 *

ППС7 С 2 3 5 -ГОСТ2 7 7 7 2 - 8 8 2 О .З Б кг
а K J /C .H .3 .2 .2 -  _ 8 *ч а *2 7 0 -г а с т ‘199аз-?Ф 

ЛИСТс 2 3 5 -ГОСТ 2 7 7 Р 2 -8 8 4 О .Б 8  к г
i 3 K J /C .H .3 .2 .3 Л ______Чх40а*Ю О-ГОСТ19903-70 2 0 .3 4  к г

1 ч
С 2Э5 -  ГОСТ 27772 -  8В

К Э /С .И .3 .2 М -  о 80*Ъ-Т536 -2 2 8 7 -8 8  С'ЧЧО 
С 2 5 5 -Г О С Т 2 7 7 7 2  - 8 8 4 3. ОБ к г

j

ТМ П  9 0 3 - 0 2 - 3 6 . 9 4

Т Р И В Е Р С Я  т з

Ко/С.И.3.2
\тм:л1п У Л Л 7 У /

5,4кг

Лист  | Л  метав 4

ЛАТГИПРОПРОМ
К о п и р о в а л  J H —  ф орм яг пч

са
Z
ощл
5

г о
ел
О!оСЛ

и 2 0 0 0 2 0 0 0 l  2 0 0 0  L

2
----------------------------------------------------- 7

I\_______ \ш_________________Д=Г  \
----------- <>—

----------------------Г
ТТ

6 0 0 0£---------------------------------------------------------------------- — --------------------------------------------------------------------------------------------

П Б о з н я ч е н н е

3 , 0 4 5 - 2 / 6 2  В Ы П .Ц -4

Д о к у м е н т  я  п н я
3 ^ ^ H . W P o^ J .w w b /e  однаярусны1г¥АЬ%%Ъ‘а%ШТе*нологнческ“е

3 .0 1 5 - 2 / 6 2  B b m J t l

З.Ч О О  -  В/7Б  лист  2 0

И Р и м е  н  о в р н н е

С в а р о ч н ы е  е д и н и ц ы

В ст я в к п  В 4 -  4

Д е т  я л  н
изделие  

ъяклядное МП 1-26

Кол. ® & 5 J f

3 попалит

Ведомост ь р п ех а д я  с т я л и  н я  д о п о л н и т е л ь н ы е  з я к л я д н ы е  и з д е л и я , кг

Н-Ш
ГОСТ 5781-8 2 х

Изделия зяклядные
Йр м я т у р я  к л я сся

Итого

2.22

Пр о к я т  м я р к н

С 235

ГО СТ 1 9 9 0 3 - 7 4 *

2*6
44.3

Итого

44.3

всего

/3.53

ТМП 903 - 02 - 36.94 кэ/с. И.2.3

В с т я в к я  В 4 - 4 - 3 4.9т

~Лист I Листал 4

ЛАТГИПРОПРОМ
Копировал формат Я 4

4 - 1

МЯРКЯ
элемент* Ши ф р с. мм В, мм Вес. кг

Т4 кфиз.ш 4600 2000 47.32
Т2 КФ.ИАНН 4900 2000 47.32

Iw> I Об о з  н  я  ч е  н н е

ТМП903-02-3Б.94 КДС.И.3.4.4
KJf€.H.3.4 2

К Э /С Н .3 .4 .3

KJ/C.H.3.4.4

Иянм еновяние Кол.

Т р п в е я с я  Т 4 .Т 2

Дет я л  и
Ч  *  80* 95 - ГОС Г19903 -74* 

вист С 235 -ГОСТ2 7 7 7 а  ~
Л 8x40*270- ГОСТ1*990Ъ-7Ч*
duct С 235-ГОСТ 27772 -88

Чж100*Ю0Г0СТ 19303-74* 
ПИСТС 2 3 5 -Г О С Т 27.7.72- 8 8
Тн п80*ЗТЫЗВ-2287-88 €=2000

С 2S5-ГОСТ 27772-88

4

а

Примечянне

О.з Б кг

а .$ 8 к г

0.31 кг

43. 9кг

ТМ П 9 0 3 -0 2 -3 6 .9 4  K j/С.И. 3.4

Г4/.-Л?.1'- У 7 Ш Т  Ibl.-MWfTf
Тр и  в е р е н  Т 4 , Т 2 см.

т я б л .

Л и с  т I Л и сто в  Т

ЛАТГИПРОПРОМ
К оп и р ова л  формат вч
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В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а

Лист Н а и м е н о в а н и е Прим ечанк!

1 О б щ и е  а а н н ы е  ( н а ч а л о ]

г О б щ и е  д а н н ы е  ( о к о н ч а н и е )

3 С е г и  в о д о с н а б ж е н и я  и  к а н а л и з а ц и и последний
лист

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е П р и м е ч а н и е

с с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

.С е р и я  3 .0 0 1 .1 - 5 щмраумя*
С е р и я  з  .90н з $0тл?№Ж)*,1т1

эле ктрическим  приводом

П р и л а г а е м ы е  а о к ч м е н т ы

С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я
^ Я ^ и п ш и и В е д о м о с т ь  п отреб н ос ти  Ь 

м а т е р и а л а х  г

S

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

_ ы ____ у о з я й с т в е н н о -п и т ь е в о й -п р о и з в о а с г б е н н о -
п р о т и б о п о ж а р н ы й  В о Э о п р о б о Э

' к ' ^ —  К а н а л и з а ц и я  з а м а з у ч е н н ы х  стоков

Т и п о в о й  п р о е к т  р а з р а б о т а н  В „  соответствии с  
н о р м а м и  и п р а в и л а м и .и  

и ^ Ж н 1 г й ? 5 , а м е Р о п 5 И ,,ш я  > об еспечиваю щ и е 
и п о ж а р н у ю

безопасность п р и  э к с п л у а т а ц и и  з н а н и я ,

Главный инж енер п р о е к т с б ^ ^ ^ Н и а ^ л ь с к и й  /

Общие у ка за н и я  (н а ч а л о )

П р о е к т  н а р у ж н ы х  с е т е й  в о д о с н а б ж е н и я  

и к а н а л и з а ц и и  р а з р а б о т а н  н а  о с н о в а н и и  

з а д а н и я  „  С а н т е х  Н И И  п р о е к т а "  и  з а д а н и й  

с м е ж н ы х  о т д е л о в  и н с т и т у т а  
„  А а т г и п р о п р о м " .

Н а  п л о щ а д к е  у с т а н о в к и  м а з у т о с н а б ж е  -  

н и я  з а п р о е к т и р о в а н  о б ъ е д и н е н н ы й  х о з я й с т 

в е н н о - п и т ь е в о й  -  п р о и з в о д с т в е н н о - п р о т и в о п о ж а р н ы й  

В о д о п р о в о д у  п о д к л ю ч а е м ы й  к  о д н о и м е н н о м у  

В о д о п р о в о д у  п л о щ а д к и  к о т е л ь н о й .

Р а с х о д  в о д ы  н а  н а р у ж н о е  п о ж а р о т у ш е н и е  

I з Э а н и я  м а з у т о н а с о с н о й  с о с т а в л я е т  Ю л / с  

с о г л а с н о  С Н и П  2 . 0 4 . 0 2  -8 4  п .2 .1 4  .

О б ъ е м  з д а н и я  м а з у т о н а с о с н о й  с о с т а в л я е т  

■и6 4  w i  ,  с т е п е н ь  о г н е с т о й к о с т и  В ,  к а т е г о р и я  

п р о и з в о д с т в а  по пожарной о п а с н о с т и  „Ь",
Д л я  п о ж а р о т у ш е н и я  с о о р у ж е н и й  м а з у т н о го  

х о з я й с т в а  с о г л а с н о  С Н и П  1 - Ю 6 - Т 9  п . 9 . 5  п р и н я т о  

п е р е д в и ж н а я  у с т а н о в к а  п о ж а р о т у ш е н и я  с  

п р и м е н е н и е м  в о з д у ш н о - м е х а н и ч е с к о й  п е н ы  с р е д н е й  

к р а т н о с т и ,  с о с т о я щ а я  и з  м о т о п о м п  с  п о д а ч е й  

во д ы  из п р и е м н ы х  к о л о д ц е в  п о ж а р н ы х  р е з е р в у а р о в  

В с о б и р а е м у ю  н а  м е с т е  и з  п о ж а р н ы х  

р у к а в о в  с е т ь ,  с п о д к л ю ч е н и е м  к  н е й  

п е н о с м е с и т е л е й ,  в с а с ы в а ю щ и х  п е н о о б р а з о в а т е л ь  

и з  б о ч е к  и  п о д к л ю ч а е м ы х  к  э т о й  с е т и  

п е р е н о с н ы х  п е н о г е н е р а т о р о в  т и п а  г п С - 5 0 0  

Р а с ч е т  с р е д с т в  п о ж а р о т у ш е н и я  

с о о р у ж е н и й  м а з у т н о г о  х о з я й с т в а  п р о и з в е д е н  

и с х о д я  и з  и н т е н с и в н о с т и  п о д а ч и  6 %

В о д н о г о  р а с т в о р а  п е н о о б р а з о в а т е л я  П О - 1  

с о гл а с н о  С Н и П  Т Ы 0 6 - 1 9  п . 9 . 1 2  и  р а с ч е т н о г о

р а с х о д а  В о д ы  н а  о х л а ж д е н и е  п о д з е м н ы х  

р е з е р в у а р о в  м а з у т а  с о г л а с н о  С Н и П  

1 - 1 0 8 - 1 9  п . 9 . 1 5 .

И з  у с л о в и й  о р г а н и з а ц и и  о х л а ж д е н и я  

ж е л е з о б е т о н н ы х  р е з е р в у а р о в  м а з у т а  в о д о й  

п р и  п о м о щ и  п е р е д в и ж н о й  у с т а н о в к и  п о ж а р о 

т у ш е н и я  в  п р о е к т е  п р е д у с м о т р е н о  о д н о в р е м е н н о е  
д е й с т в и е  д в у х  п о ж а р н ы х  с т в о л о в  .

Р а с ч е т н ы й  р а с х о д  в о д ы  н а о х л а ж д е н и е  

ж е л е з о б е т о н н ы х  р е з е р в у а р о в  п р и н я т  п р и  
р а д и у с е  д е й с т в и я  В о д я н ы х  с т р у й  2 0  м 

и  д и а м е т р е  с п р ы с к а  н а к о н е ч н и к а  п о ж а р н о г о  

с т Ь о л а  1 9  м м  ,

Р а с ч е т н ы й  р а с х о д  в о д ы  в о  в р е м я  п о ж а р а

Ш
Р а с хо д  воды л/ с

Б течений 
Ю м и н .м ^

Втечении
ЗОм и и .м »

Ь течен ии
Зчас,м*

i гцэиготЬЬлежче раствора 22,33 1 3 ,3 9 4о,17
г ОмажЭение реэерВуа- 20,00 12,00 36,00 215,00

^ Ь с е т о : 42,33 25,39 7 в , П 25 6,17

< о г»и р в Ь а л ^ г5 з о 5 -о г 19 формат Я 2
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Хранение расчет ного пожарного обгема 
воды согласно СН иП Е-106-79 п.9.9 а СИ и Г)
2. ок 02 - 84 предусмотрено в  двух пожарных 

резервуарах емкост ью /50 м 3 каждый н а  
основание/ ТП 904-4-58 . 83  •

Подача водь/ для заполнения пож арны х  

резервуаров предусм от рена и з пожарного 
гидрант а н а  наруж ной сет и водопровода 

при пом ощ и пож арного рукава длиной 
3 S  м  со гл а сн о  СИ  и  П 2. о4. 0 2 -8  4 п  9.31.

Задор водб/ из пож арны х резервуаров  
предусмотрен из прием ны х колодцев объемом 
З м 3 со гл а сн о  СН иП 2. 04. 02-8^  п. 9 32-

П еред приемны м колодцем на соедини -  
телбном трубопроводе предусмотрен колодец 
с задвиж кой •

Расход пенообразоват еля ПО-1 сост авляет  
1,42 л/с, в  т ечение 10 мин-0,85 м̂ . Трехкратный 

за п а с ПО-1 сост авляет  2 ,55  м 3
Бочки с пенообразоват елем ПО - / ,  

а также пож арное оборудование хранят - 
ся в  здании мазутонасосной в  помещении 
для хранения пожарного инвентаря согласно 
СИ и П Е - 106 * 79 п . 9. 10 •

Дождевая-  производственно -  чистая 
канализация запроект ирована для 
отвода поверхностного стока, прошедшего 
очистку н а  очистных сооружениях зам а  -  

зученнь/х дождевых сточнь/х вод и  ст оков 
от разделительного колодца, располагаемого 
в  голове очистных сооружений •

Канализация зам азученны х ст оков 
запроект ирована для отвода ст оков от 
мь/тбя пола в  мозут онасосной, поверхност 
ного дож девого стока с площ адки т епло
обменников, с  обвалованной т еррит ории

резервуарного парка , с асфальтированных 
дорог территории м азут ного хозяйст ва и 
котельной согласно СИ и П Е -106-79 п. 9 .20  •

Д ля м еханической очист ки за м а зуч ен 
ны х сточных вод в  проект е предусмотрены  
очистные сооружения, представляющие собой 

подземны й блок и з неф т еловуш ки и камеры  

доочист ки но ТП 9 02 -2-4/0 . 86
Задержанный мазут сбросе/вается в  

прием ную  емкост ь •

Расчет нь/й секундн ы й ра схо д  замазученных 
дождевб/х вод определяет ся для пара  -  
м е т р о в  го р о д а  Москве/. П ри  привязке проек

т а расход дождевб/х вод и производительность 
очистных сооруж ений необходим о ут очнит ь 
расчет ом •

Н а основании справочного пособия к  
С Н и  П  „ Проект ирование сооруж ений для 

очист ки ст очны х в о д ". В  схем е отведения 
и очистки зам азучен ны х вод предусм о  -  
т рено р а зд ел ен и е ст ока П о п е р е д  

очист кой с  ц елью  ум ен ьш ен и я  р а з м е 
р о в  оиист ны х соо р уж ен и й  и  подачи н а  

очист ку наиболее за гр я зн е н н о й  част и  
ст ока Б  оч.

Основные показат ели по чертежам водо -

Наименование системы Расчетный расход
Примечанием3/сит. м3/ч /,ife

Хозяйственно-литьевой р 
производственно - протиоо - 
пожарный водопровод 0.91 0,91 0.3

Хозяйствен
но-произбоо- 
ственные 
нужды

Канализация замазу - 
ченных ст оков ЗА5

Рос vem/idfOрас
ход с/локоОаоч, 
напроблремни

• « a s ,
Дождевая- производственно
чистая канализация

20.99

Расход стока 
с учетом 
площадки t 
котельной

А А Т Г И П Р О П Р О М  
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. Водомерная ш ахта  

В ы п у с к  К 1 ' 1

М Г

К о л о д е ц  с г и д р о з а т б о р о т  
В ы п у с к  К 2 - 1

к о и

Экспликация зданий и сооружений
помер 
по ген
плану

Н а и м е н о в а н и е К о о р д и н а т ы

1 М а з у т о н а с о с н а я  ( Т П 9 0 3 - 2 - 3 7 - 9 1 )

2 Приемная е м к о с т ь  Вм е стим остью  2 3 Ом*(ТИ903-33391)

3 H i в л е з н о д о р о ж н а я  э с т а к а д а  м а з у т о с л и В а  н а  
8  В а го н - ц и с т е р н  ( Т П  9 0 3 - 9 - 3 6 .9 1 )

Н
Резервуар металлический горизонтальный для жидких 
присадок В м е сти м о сть ю 2 5 м 3(Т П 7 0 У Н ‘/3/. 8 3 )- З ш т .

5
Резервуарный парк с двумя ж елезобетонны м и,резерва- 
арами д л ^ д а з угр а  Вм естим остью  по 1800 мз г *

6
Р е з е р в уа р  воды для н и т д  п о ж а р о т у ш е н и я  
в м е с т и м о с т ь ю  15D м *  ( Т П  901- Н с5 в 'В З )- 2  ш т .

7
О ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  з а м а з у ч е н н ы х  сто ч н ы х  
Ш  q  1 0 л / с ( г г Г 9 о г - г - т 8 б г

8 К о т е л ь н а я  ( Т П  9 0 3 - 1 -  2 6 7  6 9 )

9 Д ы м о в а я  т р у б а  ( Т П  9 0 7 -  2 -  2 5 8 . 8 5 )

1 0 С к л а д  с о л и  ( Т П  9 0 3 - 7 - 2 6 7 8 9 )

К о л о д е ц  с з а д б и ж -

К о л о д е ц  с г и д  р о г а  т  б о р  o n ИрйЩфГ

В В о д  В 1 - 2  
Ф200 run

tteo.wp*
R-cneu
U m .

Моргиль
П о р гул ьПорш

С о сунеW

Т М П  9 0 3 ' 0 2 - 3 6 . 9 1  Н Ь И

У с т а н о в к а  м а з и т о с н а б м е н и я  \0 ra8uAH ucm  
0 *8 ,5 / 1 3  и I B / l f m t y  с телезоое-
тонны м и резервуара п и  2 *1 8 0 0
Н а р у ж н ы е  с е т и  В о  д о -  
с н а б ж е н и я  и  к а н а л и з а ц и я а а т г и п р о п р о м

Konupo8atft5~~ 25305 -ог si fopnam А2



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки Ж

Лист Н аи м енован и е Примеч.

/ Общ ие даннь/е

2
План расположения кабельных трасс 
электоопереда ч

Ведомость ссылочных и  прилагаемых документ ов

Обозначение Наим енование Примеч-

Ссылочные документ ы
ВСН-381 - 85 

Тяжпромэлектролроек/п 
г. МоскВа

инструкция о составе и оерормле - 
нии электротехнической рабочейдокументации для промышлен - 
нога строительства

5. fo i- U
Заземление и зануление в  
электроустановк ах

Л ВО
Тяжпромэлектропроект 

г. МоскВа
Молниезащита зданий и соору
жений промышленных предприятии •

А ЬоЧ- 251
Прокладка кабелей напряже
нием до 35к В в  траншеях

П рилагаем ы е документы
ТМП903-02-36.9!ЭК. СО 

Ййб&омЗ Спецификация оборудования

ТМП903-02-36.91 ЭК8М 
9/nfoM *1

Вм  по рабочим чертежам 
основного комплекта марки Ж

Типовой проект разработан б  соответствии с 
действующими нормами и правилами о 
предусматривает мероприятия, обеспечивающие 
взрывную, взрывопожарную о пожарную бе
зопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проект а^^^^-Нидбальский

-  \  
2 Г

Условные обозначения и  изображения

------Wife)----- Кабель электрические/ до 4кВ при групповой
прокладке в траншее, цифра в скобках 
-  количесто кабелей

\2 м,

♦ М

Кабель, прокладываемые/ в  асбоцементной трубе,
2* 6м -  количество труб и длина перехода

Пересечение кабельной трассы с технологическими 
трубопроводами
„Вводопровод, „к"- канализация 
Заземлитель горизонтальный 
Заземлитель вертикальный 
Молние отвод

Общие указания
I  Кабели прокладываются на глубине ОЛм от плани

ровочной отметки земли, на пересечениях с проезжей 
частью дорог - на глубине 10м и защищаются при 
этом асбоцементными т рубами -

2. Рытье траншей, прокладка кабелей и их защ ит а от 
механических повреждений вьтолняется в  соответ -  
ствии с работой */.407- 251

3. В  качестве заземлителей используются Вертикальные 
стержни из круглой стали •

4 Расчеты по заземлению  Выполнены для грунт а с  
удельным сопротивлением /ОО ом. м

У казан и я  по п р и вя зке п роект а  
/. Трассы кабелей дань/ схемат ично и ут очняю т ся  

при привязке проект а •
2. Уточнить количест во заземлит елей В  зависимост и 

от сопрот ивления грунт а.

Прибязан

UhB. Ко

ТМП 903-02-36.91 ЭК

л Устинов ко мозутоснибженир Q=6,Sfi3Стада/ Лист Листов
Чач.отд. Хакелис и/3/1бм*/ч с железобетонными 

резервуарами 2*1Я00 м3 Р / 2Нконтр. Пойтерилеин
Гл.злек. Нойтерштейь Общие данны е ЛАТГИПРОПРШМНач-гр. Во рисов а
Вед. им- Ооуп ш

Копировал$.<Г^-г5Ш-о2 ггформат в2
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3*3м̂fhs/ <J шп ^
rid "уЩ Sp-K-m*"51ту

У
гг-1 1*6м / 5"И НЕ- 1 : ъ.9.4- o-Jt - 21 /

#
1

1 Трасса 1I //доход через I1 Ра&ЕУЛЬ. npnBnd 1
Начало Донец 1 трь/бу \Про- 1 по n&D&temy \1 проложен 1

Шозначенае
Диа-
ЫПРстанОарту

Длинам
п)Я~НС-ноиящик№ ШркакаИелей и 5швиое- чениетш

Длань
м

ШркаШичестТТо кабелей и Число и сечение Жил
Лшнь

м

/ К1//П&/?(х HU WШитОАкВ.1 секциямазнтпонасаснаяШ. панель 1 а/ц ТОО 39 msgi 3*120 гго —

2 Ш. панель 2 а/ц ТОО 39 шел 3*Т20 220
3 маэшпонасаена w ill. панель / очистные сооружения г а/и ТОО /8 m m 3*1/Ф25 45 ~

S  _ ------и ------- тмеьа управления DPJPaRvonnШЛшл. 051 m -щ344*2.5 3 5
6 камёЬй клрпКпвния юфарсШШшлЖКомера чплашния {Ж&уаратВаклМОТ Шум 3*44*26 за '

7 мтутьносаснаяитпокт /____ эстакада мтчто- слиВа п/и TOD 9 ищи, З'бн*1/ ьо
70 котельная Т0.-2Щ. П-5

МшутонаеоенаЧ
короСТна Н____ а/и ТОО 39 m m 2*2.5 220 —

—

Экспликация зданий и сооружений
Ш
170ГВН-
пд он у КаименоВонив К оординат ы

/ Ш зут о н о о о сн о я ТП 907,-2.-7,7.91
2 Приемная емкость бмеотимостью 250м3 ТП903-9-35.91

3 Железнодорожная эот онадо мазутоолаВа
на £ Ваган- цистерн ТО 903-9-35.91

4 РезерВуормтолличеекий горизонтальный для 
жидких припадок Вместимостью 26 м3 ТП 709-1-16/93

5
РезерВуор железобетонный подземный 
Вместимостью /8дОмъ ТП 709-3091-87

6 РезерВуар Воды для нужд пожаротушения 
Вместимостью Т П901- 9-58.83

7 Очистные сооружения замазученных 
сточных Воа &=/00/с ТП902-8-9Ю86

8 //отельная ТП903-1-807.89
9 ДымоВоя труба ТО907-8-268.85
/О Оклад соли ТП903- 1867.89

Марна,
паз. Ддоънпченив Наименование кЬл.

Масса
ед.,кг

Дриме-
чоние

Кабельные линии электропередач
Т капель силовой ЛЛШВу -ТП СВЧ. 3* T2D 440
2 шельшо&ой Д8ВГ-0.66 /ю
3 капель силовой ДВ&Г-о66РёУ.З*6*Т*£/ УО
9 Катмi силовой ЛВВГ-О.66220
6 наконечник капельный

/2D-12 - ТЧ А УХ Л 3 Т2
6 Трупа аовеегтюиементп Лая Ф/ОО /44

Шлниезошпта о заземление
7 заземлитель горизонтомНЫО Ф TD г /60
8 лпеши/яем ввртинол ныо «*/2  е.5& 9

Привязан

спец
Нач.ф.
ШитАОруп

Нпч.отд Ханыие
'пшжшЧЗЗкmiimiim. у

Ш
ш

ш ж
ГМП 905-02  -ЗБ. 9 / ЭН

Уелюнойка мазчттонапжения Vradud 
ff* 6.5/я и Я/тбмтч с железобетон щ
нимирезервуарами 2* т&ООм1
fJ/Шнрас ПО ложени Якабель i  * т  r i  • п п п п p n r v f  
ныхttidqpcэлектропередач. ЛЛ11 HllrUllrUl I

horn.

копировал.Щ 25305- 02 гз Формат /?2



Условные обозначения и
изображения

3*12 м,

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭН
Прокладка кабеля 
S асбестоцементной трупе.

Поз. -Наименование Пртеч.

/ О бщ ие данны е

2 План осВещения т еррит ории

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наиме нование Примеч.

Ссь/лочные докум ент  ы
ВСН 381- 85

Тяжпромэлектроороех 
г- Москва

инструкция о составе и оформ
лении электротехнической раба* 
чей документации для промыш
ленного строительства

9639 Узлы и детали 
наружного осВещения

Прилагаемые докум ент ы

тпаоз-ог-зб.91-зн.со
ДмЭомЗ

Спецификация оборудования

ТМП903-02-36.9! ЭН.8М 
KaafoM Ч

ВМ по рабочим чертежам 
основного комплекта марки ЭН

Типовой проект разработан 6 соответствии 
с действующими нормами а правилами а 
предусматривает мероприятия, обеспечиваю
щие взрывную, взрывопожарную и пожарную 
безопасность при эксплуатации здания -

Главный инженер проекпю^^ ^  Нидбальский

1 Условные обозначения приняты по гост21619-38.
2. Спецификация оборудования на освещение 

территории ТМП 903-02-36.91 -  ЭН. СО, альбом 3, 
в спецификации учтено оборудование, попадающее 
в зону проектирования установки мазутоснабжения-

3: Напряжение сети освещения ~ 380/220 В с 
глухозаземленнои нейтралью трансформатора -

4- Освещение территории выполнено светильниками 
РКУСЗ с лампами ДРЛ 250, устанавливаемыми 
на ж [б  опорах наружного освещения -

5. Пит ание сет и освещения предусмотрено от 
магистрального щита освещения котельной

6. Управление наружным освещением - из 
щитовой КИП котельной

7. Сеть наружного освещения выполнена кабе
лем У  В В Т- 16 мм&, прокладываемым 6  траншее 
в  зем ле на глубине ОН м от планировочной 
отметки земли- При пересечении с другими 
коммуникациями и под дорогами кабель 
защитить асбестоцементной трубой ф 100 мм * 
Сеть в полости опор и кроншт ейнов 
выполнена проводом ДПВ-3 (/хй,о) мм2.

8. Сеть наружного освещ ения проложить на  
расстоянии 0 ,6м  от бордюрного камня -

В. Для зануления элемент ов электрооборудования 
использовать нулевой рабочий провод.

Цнв. Ко

ГИП

Нач. гр

ШШтшй
Жаке лис

Няонта. Пойтерштем 
Г/7.спей ffeirrepM/mei 7*̂ (2-
__  (Я.-.-
инж. Киселева \JCttf

Привязан:

ТМ П 903-02-36.91 ЭН

Установка мазутоснайжения 
ОгЬЯрз и 13р8т*[ч сжелезоветон-

Общие данные

Лист

ЛАТГИПРППРШМ
корироеал 0.0р. - 25305-03 24 Ф°рмат  Я2
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Поз. Обозначение Наиме новин не Кол Примечание
3-т Б 
H i 49 Я Б39. 03 -0 0 -0 0 0 Светильник PK5032500L 1 <з

с лам пой ДРЛ 250
на ift/d опоре с кавем

НЫМ ВвОДОМ  СЦ'О.65-

вс с кронштейном

Схема Управления
освещением территории

m
в помещении 

I 777 котельной

RBBT-3*4B *■ 4x40 
HR сковах

I  п м л гн а о а  
В помещении 
ТП котельной

ПВВГ-2*25 
h r  сковах

ЛКУЗ -38H-OW4 
В щ итовой  
кип котельной

Э к с п ли к а ц и я  з д а н и и  н  со о р уж е н и й

Номер 
па ген
плану Наименование К оординат ы

1 М а з у т а н а с о с и а я г п д о з -а  -з?.94

5 П рием ная емкост ь вместимостью 2 5 0 м 3 ТП903 -9 -3 5 .9 4

3 т /селезнадароДсная эст а ка д а  м н з у т о с л и - 
в а  н а  в  ва гой -ц ист ер н ТП903 - 9  -ЗБ ,94

Я Резервуармет алличвский горизонтальный 
д л я  Ж и д к и х  пр^ю арок вм ест им ост ью ^ ^ ТО 704-1-161.93

5 Р езервупрны й парк с  д в у м я  Дсеу7ЕЗОБетоииы 
п о  Р^ ш Гм ^ ПРРМн я л я  мпзчтп вместимастьн. ТП 70 4 -3 -0 4 4 .8 7

В Р е з е р в у  и  р  воды  для нчДсл поЖпРотушення 
BMeCTHMaCTbHJ 4БОМ3 2 .U /T - ТП904- Ч - 5  В. <93

? Очист ны е спаруз/сення за м а зу ч е н н ы х  
стачных в о д  9  40 л/с ТП 9 0 2 -2  -4 4 0 .6 6

в Котельная Т Л 9 03  -4-2В7. 6 9

9 Д ы м о в а я  т р у в я ТП 907- 2  -2 5 6 .6 5

40 Склад с о ли Т П Я О З - 4 - 2 В 7 . 6 9

Т М П  9 0 3 -0 2 -3 6 .9 4  Э Я

П ривязан Установка мнзчтаснпвш ент 
0-6.5/43И43/4Б мз/ч сдселе-

стан* Л и с т Листов
Чач. am Хакелис № - Р 2Н- контр Лойтершп йн^Хл jc/ o c / u мма§гпм Htsj tfP*oУнРНгнН 

Рж 1ВОО MS
Г*, спей Лайтершт ?йнс4

П ла н  освещения территории МТГИПРОПРПМНнч.гр - Борисов* —'
ннв. Я- ИнДс. Киселева щ г -



Ведомость равочих чертежей основного комплекта марки СС

Лист НаименоВание Приме ч-

/ Общие данные

2
План расположения кабельных 
трасс связи и сигнализации

У словны е

О

____________________ 25

о бозн а ч ен и я  и  изображ ения  

Кабель сВязи, подвеи/иВаеллыи но тросе

Кабель сВязи, прок ладь/Ваемьш по стене

Ведомость ссь/лочных и  п р и л а га е м ы х  докум ент оВ

Обозначение •Наиме н о в  а  н  и е Примеч.

Пои л а г аем ы е документ  ы
ТМП№-02-ЗЕ.9/-СС. СО 

Д/иДомЗ
Спецификация
оборудования

тмп зоз-ег-JSSf-cc. Вм 
Длб5ом 4

ВМ по рабочим чертежом 
основного комплекте/ 
марки С С

О б щ и е у к а з а н и я

/. От котельное/ до ппозутонасосно0 кабели  
ебязи и си г н а  л и за ц и и  подбей/ и -  

ёан/т ся н а  т р о се  по опорам  т епло

трассе/ и прокладь/Ва н/т ся  по н а 

руж ной ст ене з д а н и я *

2. ВВоды к а б е л ей  В з д а н и я  защ ищ а/от  - 
с я  ст альны м и раВнополоч н ь/м и  
угол кам и р а зм е р о м  В/Ох^Ох^.

ТипоВой проект разработан В соответствии 
с действующими нормами и правилами и 
предусматриваем мероприятия, обеспечиваю
щие взрывную, взрывопожарную и 
пож арную  безопасность при эксплуатации 
здания. .

~к.9̂Л—-
г проекта _____ Иидбальскии

Привязан

Ънб.ы'о

ТМП 903-02-36.91 с с

-Vi—- Установка мазцтоснабжения Ы6,5/13и тзреЯт с железо - 
teM H H tgL/jeiepeyaponu

Стадия Лист Листов
ГИП НиШаший Р 1 2Ночтд. Хаке/шс
Н.контр. Ытврштейм CvCv--

Общие данны е ЛАТГИПРОПРОНГл.зл-
вед.инх.

Нойтштш
Шоп

Копировал 25зо5-о2 гб Формат А2
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З к с п л и к н ц н я з д н н н и  и  с о о р у ж е н и и

Номер 
vo ген
плану Наименование Координаты

/ Мнз что насосная ТП 903 -2-37. 94

2 Приемная емкость вместимостью 250м* ТП 9 03 -9 -3 5 . 94
3 т/селезнодороЖняя эстакада мазутослнвя ня 

в  вагон - цистерн ТП 903 - 9 - ЗБ.94

4 Резервуар металлическим горизонтальный для з/сндкнх присядок вместимостью
25 мз з шт- тптач-1-16 7.03

5 Резерву яри  ын парк с д в ум я  зрелезоветан- 
нымн реъервчирямн для мнз яти вмес
тимостью па 1300 мз ТП 7 0 Ч -3 - 044-87

6 Резервуар воды для иуЖД поэ/сяротчшеиня 
вместимостью 150 мз 2 шт- ТП 904- 4  - 58. 63

? Очистные сооруж ения зрмязчченных 
сточных вод ф Юл/с ТП 902 - 2 -  Ч40.8Б

В Котельная ТП 903 -4- 267 89
9 Дымовая т р у б я ТП 9 07-2 -258.85
40 Склад с о ли ТП 903 -4-267.89

26

Марка
паз. Овоъначенне Н а и м е н о в а н и е Кол

МасстА Пр н - 
еа., кг\мечян.

Т е л е ф о н и з а ц и я

/
К о в е л ь  т е л е ф о н н о й  
с в я з и  н  р п д н о ф н к н - 
ц н н  ПРОПМ  1 *2 x 4 ,2  
Т У 4 Б - S O S - 7 5 5 - 8 0 0.47

2 Тр о с  оц инкова нны й
4 * 7 -4 .2 0 -1 4 0 -1

Г О С Т  3 0 6 2 - 8 0 * 0.41

3 п о две сы  с т и л ь н ы е
n rtb .V o 1 s-7 % x ' ’ a ZOOS

ч
М УФ Т Я
натяэ/сная Ю

5 Об х в н т 24

Б П н к е р Ч

?
З а  jfc  н м  
т р о с о в ы й 2 0

6
П л а н к а
п р н э + с н м н а я 2 4

9 С т а л ь  у г л о в а я  
р а в н о  п о л  о ч н а я  
р а з м е р о м  
4 0 х ч о к ч  
ГО СТ 8 5 0 9 -8 6 0.02к

п р и в я з а н

И нв.Н *

Т М П  9 0 3 - 0 2 -  3 6 .9 4  С С

Уст ан овка; м азут а с и  а в э к е -  
ННЯ Q- В.5/13 И 13/4Б м 3 /ч 
с  j / с е л е  з а в е т а  и н ы м  и  
р е з е р в у а р а м и  г *  тзаа м *

ЗЕЯН? К75ЯЯ ЕИЯЗЯ
>

Рачат Х а к ел н с
Н. контр. Лонтершт ?/луАН '__ п л а н  р в с п о л а э / с е н н я  

к п в е л ь н ы х  т р я с с  с в я з и  
и  с и г н а л  и з  п ц и и . лАтгипгапромГл .зл . Лантершп й н о £ 'IICQ Ш о п
25305 - 0 2 2 7  Копира вял ЛХ- Форм  я т яг.
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В е д о м о с т ь  joatfouux чертежей 
основного комплекта марко г с Зева мосте

Лист Наименование Примечание
4. Общие банные
г. Внутриппощадоиные теллолгазуто -

проводы. План. Разрезы /-/; 2-2 ; 3-3
3‘ Внутрилпощадо w6/e теллолгазу -

толрободь/. Схема.
4. Знутриплощадочные тепл ома-

зутолрободь/. У  г- / .  Разрез 4-4

5 Знутриллсщадочнь/е т епломазу-
толрободь/. Ведомость т епло-
изоляционных конст рукции

О б о з н а и е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание
С с ы л о чн ы е  д о к у м е н ты

Серий S. 903• 1 3 ; Вып. / Д е т а л и  т р у б о п р о в о д о в
Серия « .9 0 3 -1 0 ; 8 ы п 5 О п о р ы  с к о л ь з я щ и е
Се р и я  4 .9 0 3 -1 0 ; был. 4 О п о р ы  н е п о д в и ж н ы е
с е р и я 7 .9 0 3 .9 - 3 К о н с т р у к ц и я  т е п л о в о й  изоляции
В ы п .О ;В ы п .Х ;  4 1 ;  2 Тр уб о п р о в о д  н ад з е м н о й  и

п о д з е м н о й  п р о к л а д к и  в о в я и ы х
т е п л о в ы х  с е те й , п а р о п р о в о д о в
и  к о н д е н с а т о п р о в о д о в

Серия 7 . 8 0 3 . 9 - 2 Т е п л о в а я  и з о л я ц и я  т р у д Ь л р а -
Выпуск / ВодоВ с полож ительны м и тем ператур ам и

П р и л а г а е м ы * д о к у м е н т е /
т с  с о  а л ь б о м  з С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я
т с  & м  а л ь б о м у В е д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  В  м а те ■

р и а л а х

Типовой проект разработ ан 3 со- 
отбетствои с дейст вующ ими н ор
мами и правилами v  предусм ат ри
вает мероприятия, обеспечиваю щ ие 
Взрывную, взрывопожарную v  пож ар
ную безопасность ^при эк сп л у а т а 
ции знании ■ *=»

Плавный инженер проекта СНиддальский/

специд>и к  а  и  и  и

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Н аим е н о б а н и е Прс/лге-
va/бое

4 С п ец и ф и ка ц и я  к у г - /

Услав нь/е осГаэнаоенс//т :
Т1 -  Подающ ий т рубопровод горячей  

воды н а  м азут онасосную  из 
кот ельн ой  t  г  / 5 0 ° с ;
Обратный трубопровод горячей 
воды из мазут онасосной в  
кот ельную ; t  -  70° С ;
Подающий трубопровод горячей 
воды на очистные сооружения за- 

‘ од t -  150е С ; 
горячей во-

Т2 ~

Т1'~

Т2' ~ 

Т7 ~ 

ТВ -

Т 84 

791 

Т 92 

Т 93 

Т72

мазученных сточных.
'  обратный трубопров 

вы из очистных сооружении зам а
зученных сточных вод t  - 70ес  
Пар на мазутное хозяйство из 
кот ельной Р= 1,37 MnuffHxrc/crfJt* 194°С;

- Конденсат с  мазут ного хозяйст 
ва в кот ельную ;  р-0,2МПа/2кгс/смг)

i  - /20 °С;
- З а м а з у ч е н н ы й  к о н д е н с а т  р -  0 . 2  м п а  

(2КГС/СМ*) t : 5 0 ° C ;
'Мазут к паровым котлам р=2,Ч5нпа; 
(25 кгс/ см *) t-  /20°С

- Мазут к водогрейным котлам р * а,99 МПа. 
(Ю КГС /  СМ*)  t г 9 0 е С)

- Мазут обрат ны й из кот ельной  
Р - 0.2 МП а (2 КГС/СМ*) tz  $9 С ;

- Пар - спут ник

Конбенсатолровоба р - 0,2 МП /2 кгс/см */ 
t-  120 е С; замазученного конденсатолро- 
вода р- 0,2мпа (  2 кгс/см *) t  -  50 °с,- 
мазутопроводов / Р -2,45 м па /25кгс/ см *) 
tz120eC Р= о. 9S мпа ( ЮКОС/СМ ZJ t :  so °c;  
u p -0.2 МПа (2 кгс/см г; t- Р8° С.

2. тепловая изоляция

2.1 Трубопроводы очищаются от р ж а в 
чины v  грязи и  покрывают ся анти
коррозийным покрытием состоящим;

- для водяных тепловых сет ей; канден- 
сатолроводов, мазутопроводов- из 
краски В Т-177 в 2 слоя ло грунт овке 
гф -021 в один слой ; для паропроводов.

- Битумная грунтовка » Праймер ".
2.2 Теплоизоляционный слой выполняет 

ся из мягких минераловат ных плит  
на синтетическом связующем  -  для па
ропровода Ду 200ммj  полот на холсю - 
прошивного - для водяных т еллобых се
т ей Ду 3 2 ; Ду2 5 мм ; конденсат опро- 
Водов Ду 50 мм ; Ду 32 мм; цилиндров и  
полуцилиндров - д л я  мазут олродо- 
доб Ду 50; Ду 55 ММ.

23 Покровный, слои выполняет ся из тон
колистовой оцинкованной ст али, т ол
щиной 0,S mm.

гч  Все горячие поверхности <рланцевых со
единений и другой арматуре; должны  
быть теплоизолировать.

3. Скользящие опоры устанавливаются сог
ласна допускаемым расст ояниям для  
Ду 200- ИМ; Ду 55- 3,5м ; Ду 50  -  Зм ; Ду 32; Ду25-2л;  
неподвижные опоры устанавливаются ло  
проекту, в  местах неподвижного опирания 
опоры ОЛП-2 ПО ГОСТ f49/f- 82 приварить.

о Монтаж v пуск 6 эксплуат ацию тру-
’ аапроводов выполнить со гла сн о  

дейст вую щ им правилам Госгорт ех
надзора СССР Ц С Н ил 3.05. ПЗ -85

Общие указания
исходными парамет рами для про
ект ирования: Й ,
высокот емперат урных водяны х т еп
ловых сет ей являет ся t-  *50- я о с ; 
паропровода р - 1.37 мпа бюкгс/см у
t~- 194е С.
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П л а н Экспликация зЭсмй и сооружений

1
iTTTilililili
П  п  

Ы  Lfill
ж |l|lj l| i|l]T

ю
плану

Н а и м е н о в а н и е

л М а з ц т о н а с о с н а я  ( т п ш - 2 - 3 7 . 9 1 )

z П р и е м н а я  е м к о с т ь  Вместимостью  2 5 ( И т п 9 0 3 - ш |

3
ж е л е з н о д о р о ж н а я  з с т а к а Э а  м о з у ю с л и В а  н а  
8  в а т о н - ц и с т е р н / т п ? о з - 9 - з Ь 9 1 /  .

k резервуар металлический горизонтальный Эля « к а к и х  
п ри с ааок в м е сти м о с ть ю  гфртч-Ш№)-Ь\м

5
Р е з е о б у а р н ы и  п а р к  с а б у м я ш е з о ^ Р Т О Н Н Ы м и  
ре зе р в уа р а м и  по 1 8 0 0 м » | т т о 4 - ь - о 4 1 . 8 / / -  г ш т

6
резервуар в о а ы  аля нужз пожаротушения 
ВмесТИМОСТЫО 15 0 М */ТП 901-4-58.83/ - 2 ш т

7
о ч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  з а м а з у ч е н н ы х  с т о у н ы х  
В о Э  Q  1 0  А/с [тп 9 0 2 - 2 - 4 1 0 . 8 6 1

8 К о т е л ь н а я  / т п  9 0 3 -1 -2 6 7 .8 9 ]
9 Д Ы М О Ь а Я  Т р у б а  / т п  9 0 7 - 2 - 2 5 8 .8 5 /

ЛО Стд  С О Л И  / т п  9 0 3 - 1 - 2 . 6 7 . 8 9 /

Р а з р е з  2 - 2
М 1 :  2 0

Р а з р е з  И
М  / : 2 0

Р а з р е з  Ъ-Ь

m o i )

H U . Q - f ,

m o i ,

J k j ! o _
1000 м

T14.PU

T I M S

ё  ё
* С\1 гО сч| рл
С X  X  '3 1Л Со

T M l

О т м е т к а  В е р ха  
Ч ? р  ч 1  с т р о и т е л ь н о й

1 Г4  . IV  IX X . к о н с т р у к ц и и
.140 .2 2 0 Г з $ о . 5 8 0 .2 6 0 " .2 б Ь .2 3  О4ДО

4 0 0 0 ___ L 10 0 СX
2 0 0 0

X tih.qI
Х ОПП-2

1 0 0 x 5 7 0
Х О П П - 2

1 0 0 x 7 6 0

Т 1 Й .0 1  J -

.220

М ^ 20 Т1Н.16
2000

i i V #
\ Х

Х ч

350

100x760

X "  1000

100 210.
1000

Строительные кон струкц ии , ихпри& язки  
и отметки см  альбом 2. чертежи марки 
К Ж  лист 2

О т м е т к а  б е и  
X  с т р о и те л ь н о й  

к о н с т р у к ц и и

\ т  14.0)

\0ПЛ-2
10 Ш 0
ч0ПП-2

10 0 x 76 0

О т м е т к а  б е р у д  
X  с т р о и т е л ь н о й  

к о н с т р у к ц и и  

К р о В л я  м о з и т о -  
н а с о с н о й "

vTIP.OI

2000

П рИВЯЗ!Sfl

Т М П  9 0 S - 02 - 1 6 .  9 1  т с

Ж
г_

латгипропром
!опйроВал 3  ̂гэзоз ог гэ ф е р м а т  А  2
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Зхвма

О чист ны е с о о р у ж е н и я  з а м а - 
зн ч е н н ы х. с т о ч н ы х  З а д

F

5>
£ !

772-25*2
Т92 - 76* 3 
Т72 - 26 «2  
ГУ/-37*3  
Т72- 25*2 
Т2 4-38*25

\Г 2 - 3 2 * 2 5  
\Т/ -3 2 *2 .5

« т

+ -

72 - 3 8 * 2 5  
Т1 - 38 * 2 €  
78 - 57х 3  
Т7  ~ 2 /9 *#  
ТУЗ -7 5 *3  
Т12 - 2 5 *2  
Г9 2 -  7 6 *3  
772 -2 5 * 2

д

791 -5 7 * 3  
Т72 - 2 5 * 2  
Т 8 Л ' 3 8 *2 5

-?<Г

71

Ш з у т о н а о о о н а я

Олуск

«М д
Т2 - 3 8 * 2 5
Ti -  38* as
Т8 - 5 7 * 3
Т7  - 219*6
Т 93- 7 5 *3  
Т 7 2 - 2 5 *2  
Т92-76*3
Т72- 25*2
Т91 - 67x3 
Т72- 25*2 
ТМ - 38*2.5

ТЩЦШт

к г
тип 003-02 -36.91 то

ГИ Л ТШшилл Установка иш птотааж е- 
т а  Л -r.sh и я/я  м*ыа желе
зааетоннмми резервуара - 
М1/2*1800мЪ^ ^

Стам / и г т  //истоб 
В  3Ш о гд 1 1

У. КОНТС Го рсю

Нач го. Лирой
Внутриппошаоочные
твптм ам лю пр о во ды .
С т ч а . ЛАТГИПРОПРОМ

Ш /ш Виси нс З Е
Копировал:?g  £5305-02 30 Ф о р м а т Л 2
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А Л Спецификация к ут-1

Норка
поз.

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е КОА.Носи.
ед.,кг Принен

1 iSc Р1 Ионтплк snnnnukitJ______f L /  ПМ /____
ТШ ЯШ Ш Ш Ш МШ шлт

г То ж е То w e . Ду 20мм т\ /  1 9,3
3 _____ То ж е________ 1 То ж е. Дх25ммит\Н J1L

U T z i
План Разрез Р- Р 

м /: го

TiH.Qi

Привязки, конструкции, высот
ные отметки строительны/ 
конструкций см Альбом 2 
чертежи марки К  Ж листы Р.

иртШ ----------

ТИП 903-0Z-36. 91 ТС

Л А Т  Г И П Р О П Р П М
г S3 о s-'о г з/ копировал ф орм ат АZ



Одазначсние 
изолируемо
го одарудо- 
бани* и 
труаопро- 
оода

Наименование изолируемого 
оборудования и 
трубопровода

Мол-
Во

Размеры

Располо
жение

t
тепло- 
носите-

ЛЯ
°с

Теплоизоляционная конст рукция

Поверх
ность

мг

ОсГъём
теплоизо
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трубопроводе/
Tl; TZ; Трубопровод 0 38 206 гориз. 80е оттеп- Полотно - хопстапрашивное 40 2.06 7903.9-3.1-Ю

2 вершин. 300 лопотерь ХПС- Т -5 40 0.02
гориз. Алюминиевое защитное покрытие 03 35,9 7.903.9-2.1-35
Вершин. то же 03 083 7.903.9-2.1-36

ГГ ; Т2' Трубопровод Ф32 S8 гориз. 30° от теп - Полотно лолстолрашивное 40 0,612 7903.9-3.1-10
18 Верток. 30° лопотерь x n c - r- s 48 0.108

гориз. Алюминиевое защитное покрытие аз 26.99 7.903.9-2.1-35
вертик. Томе о,г 4.77 7903.9-2.1-36

Т7 Трубопровод 0219 т гориз. 194е аттепло- плиты теплоизоляционные из мине сальной/ дать/ на синтет и- 60 5.459 7.903.9-3.1-1$
1 Вершин. 194° потерь ческом связующем марки so ;  75 60 0.053 выпуск! я I

Стеклопластик рулонный 27.8 тоже
гориз. Алюминиевое покрытие аз 118,3 7.903.9-2.1-35
вершин. аз 1.149 7903.9-2.1-36

те Трубопровод 057 /03 гориз. 1200 от теп АО' Полотно холстолрошивнае 40 1.24 7.903.9-3.1-Ю
1 вершин. 120 е потерь ХПС-Т-5 40 0.012

гориз. ллюмшоШ % б ж<$ит«ог аз 50.36 7.903.9-2.1-35
вершин. То же 03 0.489 7.903.9-2.1-36

Т 84 Трубопровод 038 юз гориз. SO0 оттепло- Полотно- холст опоаш иВное 40 1.03 7.903.9-3.1-Ю
1 Вершин. потере ХПС -Т-5 40 0.01

гориз. -Алюминиевое защитное покрытие 0.3 42.95 7.903.9-2.1-35
вершин■ то же 0.3 0.417 7.903.9-2.1-36

78/ Трубопровод Ф 57 ЮЗ гориз. от теп АО- иилиндпы и полуцилиндры 50 1.75 7903.9-2.H7~
025 1 Вертик. потерь Тоже 60 0.017 7,903.9-2.1-18

горизонт. Ялюминиевое защитное покры- 03 50.97 7,903.9-2.1-35
вертик. тие 0.3 0.49 7.903.9-2.1-36

782 Трубопровод <Р76 юг гориз. 00° оттепло. Цилиндры и полуцилиндры 5.0 2.06 7.903.9-2.1-17

<Р25 1 вершин. потерь То же 50 а о г 7.909.9-23-18
гориз. Алюминиевое защитное аз 63.55 7.903.9-2535

Т 93 Ф 7 5  ~ 103
вершин.
гориз. 93* от тепло-

локрь/тие
иилинс/рб/ ^ п о л ш и ш ш ы

о,ъ
so

0.617
2.06

7303.9-2.f-36 
im.9-2.i- /7.

НЕ 1 вертик. потерь то же
Ялюминиевое зашитное по-

50
0.3 63.SS

0.02 7.3и1Я~2'1-1о
7.903.9-2.1-35

нрытие 03 0, 6/7 7,903.9-21-36
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