
ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
9 0 2 - 0 5 - 37.67

КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ ПО ОБРАБОТКЕ ОСАДКА 
В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МЕТАНТЕНКАХ О Б Ъ Е М О М  

ЮОО, 1 6 0 0 . 2 5 0 0  И 4 0 0 0 КУБ.М.

АЛЬБОМ II 

ЧЕРТЕЖИ.

лаборатория испытаний

http://www.stroyinf.ru/p3.html


ТИПОВЬЕ МАТЕРИАЛЫ АЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
9 0 2  -  0 5  - 5 7 . 8 7

КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ ПО ОБРАБОТКЕ ОСАДКА 
В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МЕТАНТЕНКАХ О Б Ъ Е М О М  

Ю ОО, 1 6 0 0 , 2 5 0 0  И 4 0 0 0  КУБ.М.

С О С Т А В  ПРОЕКТА

Альбом I Пояснительная записка 
Альбомл Чертежи

АЛЬБОМ ТТ

Рлэрлюпьэд про еш н ы /и институтом  

„ГИПРОКОММУНВСЮКЛНАЛ'
УШВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСГПБИЕ 

МЖКХ РСФСР
ПРИКАЗ №5-тд ОШ 43 МАЯ 4987г.

гтн ы й  инженер институт/П£0/  Хлзиков К.Г 
гшным инженер п р о Е к т / Ы С ^ П р и с т у п д Л Я

2224#-02 Z
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Марка
л и с т а Н а и м е н о в а н и е с т р .

С о д е р ж а н и е  а л ь б о м а 2

Г е н е р а л ь н ы й  п л а н .

r n - i О б и ли е  д а н н ы е , 3

г п - г
С х е м а  г е н п л а н а  м е т а н т е н к о ё , 

о б ъ е м о м  7 0 0 0  куб . М, *

г п - з С х е м а  г е н п л а н а  м е т а н т  ем к о д  

о б ъ е м о м  460 0 куб. м. S

ГП-1+
С х е м а  г е н п л а н а  м е т а н т е н к о ё  

о б ъ е м о м  2SQO куб. м. 6

Г П -5

С хе м а / г е н п л а н а  м е т а н т е н к о в  

о б ъ е м о м  U o o o  к у б .м . 7

т е х н о л о г и ч е с к и е  р е ш е н а  я.

T X ~ i О б и л и е  д а н н ы е д

г

Я П ЬБС1М П

Марка
л и с т а Н а и м е н о в а н и е с т р ч

Т Х - 2 С х е м а  г е н п л а н а  с  к о м м у н и к а ц и я м и  
м е т а н т е н к о б  о б ъ е м о м  4 0 0 0 кчб. м . 9

Т Х -  3
С х е м а  г е н п л а н а  с к о м м у н и к а ц и я м и  

м е т а н т е н к о ё  о б ъ е м о м  4 6 0 0 куб. м. 40

т х -  4
С х е м а  г е н п л а н а  с к о м м у н и к а ц и  я м  и  

м е т а н т е н к о ё  о б ъ е м о м  2 3 0 0  куб.м. 44

т х - б
С х е м а  г е н п л а н а  с к о м м у н и к а ц и я м и  

м е т а н т е н к о ё  о б ъ е м о м  U-OQQ к у б .м . 42

т х - 6
Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  н а  ч е т ы р е  р е з е р в у 

а р а  м ета н п> е нко &  о б ъ е м о м  4000} is o o ;e s o o куб.м. 43

Т Х -  7
Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  н а  т р и  р е з е р в у а р а  

м е т а н т е н к о б  о б ъ е м о м  /ООО; г б о о ;  2 s o o  куб. м. i U

ТХ ” 8
Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  н а  д в а  р е з е р в у а р а  

м е т а н т е н к о в  о б ъ е м о м  4 0 0 0 } 4 60 0; 2 3 0 0 к уб .м . 4S

Т Х ” 9
Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  н а  ч е ты р е  р е з е р в у а р а  

м е т а н т е н к о ё  о б ъ е м о м  t/QOO куб. м. 4 6

T X -iO
Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  н а  т р и  р е з е р в у а р а  

м е т а н  т е н  к  о ё  о б ъ е м о м  U-OOO куб. м. 47

т х - н
Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  н а  с?£а р е з е р в  ч а р а  

м е т а н т е н к о ё  о б ъ е м о м  Ь-ООО к  у  б. м. ®

ГПТМП 302-05-37.87

SQQ-Zfooj кооа куб. м.Метантенки объемом чооо, /<
Стадия Лист Листов

1vmtc. Османова
run Приступа*

Содерэ+ссхн и с альбома

2224Я-02

Типракаммунёодоканал 
г. Москва

3

f/.kanp гецим
Наатв. свовцеё i
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ГП

Лист Н аим енование Примечание

4 Общие данные.

г
Схема генплана м ет ант енкоё  
объёмом 4000 куб. м

3
Схем а ге н п л а н а  м ет ант енкоё  
объемом 4600 куб, м

J
Схема генпл ана  м ет ант енкоё  
объёмом 2500 куб. м

5
Схема генплана метан т енкоб  
о б ъ ё м о м  4ооо к у б . м

У  с л о ё н ы е  о б о зн а ч е н и я

Обозначение Наименоёание Примечание

о Проектируемые здания и 
сооружения

у 1 Проектируемые проезды и 
площадки

Газ он

®  © Одноярусная посадка 
дереёьеё

I---1__1 Проектируемое ограждение

!
%

Типовые материалы| Эля проектирования разработаны 
о со о тв е тстви и  с действующими нормами и пра билами и 
предусматривают мероприятия, обеспечивающие Взрыв
ную, Взрыёопожарную и пожарную безопасность при 
эксплуатации зданий и сооружений.

Глав* инженер лроекта~^)рЦи4, /. Приступа / .

Э к с п л и к а ц и я  зд а н и й  и сооружений.

riti по 
ген- Наименоёание

Метангпенки объемом к у б  м
плану т о 4600 2 5 0 0 kooo

i - k Резервуар метантенкоё ТП ТП ТП ТП

$ - 2 Башня обслуживания метантенкоё тп ТП тп ТП

% k инжекторная метантенкоё ТП №-5-19.86 тп №-5-19.86 ТП 902-5-20.86 ТП 9 02-5 -2188

4 Насосная станция метантенкоё тп9ог-5-23.86 ТП 902-5-2k 8В тп m-s-sku ТП 902-5-25.86

s Газосборный пункт метантенкоё
902-9-2885 

ТП тип Т
тп  902-9-28.85 

тип Т
ТП 902-9-28.8$ 

т и п  П
ТП 9 02 -9 -28 .8 5  

тип Л
6

Пункт упрабления газоёой сёечи 
метантенкоё ТП 902-9-30.85 ТП № -9-30.8S ТП 902-9-30.85 ТП 902-9-30.8S

7 Газовая свеча тп 902-9-30.es тп 902-9-30.85 ТП 902-9-30.85 тп 902-9-30.85

8 Пункт упрабления газгольдеров ТП 902-9-29.ee ТП 902-9-29.85 тп 902-9-8985 ТП 902-9-2985

®/<-8 Газгольдеры тп т-г-гос85 ТП Т01-2-24с85 ТП m-2-21cK ТП ТОН-2-22с85

id Здание теплообменников — — — —

3

Показатели генплана.
ыы

Наименование М г тан те нкц объёмом куб. м
п п т о т о г 500 k00Q

4 Площадь участка 15 г а 15 га ink га I T  Т га

г Площадь застройки 0.42 ГСГ 0.13 га 0. ik  га 0.49 га

3 Площадь проезда и площадок 0М4 га 0. ke га 0.54 га О.БЪга

4 Коэффициент застройки 8 % 9 % б*/о 44%

5 Коэффициент испольъоёания 
территории 35% 37/4 39% 4о%

Т М П  Я02-05"37.87 Г П
608/2508; ifооо куб.мпетантемки ооыстит #
тгавиплист аистов

\ 5инж. Османова
run Приступая

Общие данные Гипрокоммунёодокй н/н 
г. МоскваН. контр.ГецинНач.отд.сводной .

2224S-OZ 4
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Э кС Л А И К А Ц И Я  ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ
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no

ГЕ Н П Л А НА
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-(О

НАИМЕНОВАНИЕ СООРУЖЕНИИ

Резервуар мЕтлнтЕнков

БАШНЯ ОБСЛУЖИ ВАН И Я МЕГПАНГПЕНКОВ
И н ж е к г п о р н а я  м Е Ш А ц т Е Н к о в

Насосная сшанция мЕтднтЕнков

Газосборный пункт мегпангпенков
пункт управления газовой
мвтАнтЕнкоБ

СВЕЧИ

Газовая свеча

Пункт управления газгольдером

Газгольдеры емк. ОТ м3

Здание гпеплообменннков

, л90*-5-«.«б ;
Г.П. „ ГиПРОКОЛЛМУНвОДОКДНАЛ

Примечания

тя Гипрокоммун 6 ОАО КАНАЛ

т. п .  № ' $ - М . Е Ь  -
„ГяПРаКОМ М УНвОАОКАНАЛ1' 
Т.П. 9QZ'9'28.XS т и п  I  
СоЮ ЗВОАОКАНАЛПРаЕкт 

902'9-30. К
Т.п. СоюзВОАОКАНАЛПРОЕКШ

Т.П. 902- 9- 29.8S 
СОЮЗВОЛОКАНАЛПРОЕКГП

Т . П .  70? ~ Z -21cSS 
ГИАП

ТМ П  9 D Z -Q 5 -3 7 .8 ?  ГП

МетАнтенки объемом 1000, О Т ,  2S00, Чооо куб.м.
МетднгпЕНки объемом 

ОТ КУБ.М.
[Ц пТТ.ТТМ fillip 1■  Уа1 I Mi 1 [<] -Ш

Cm. ни*. Заугольинкова
Р 5 5Рук. гр- Яковлева

run Приступа " Схема генплана 
МЕтАНГПЕНКОВ объемом Ш ку&м.ГиПРОКОММУНВОДОКАНАЛ

г. Москва
АНДРИЯНОВА
Сорокин

222V#-02 е
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<54.00 Экспликация зданий и сооружений

|J d 
ПОГЕН* ПЛАНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ПРИМЕЧАНИЯ

Резервуар мегпангпенко6 ТП.
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ"

Башня обслуЖ и БаниЯ мегпангпенкоВ ------------II-----------

к * ИнчсЕкторная мЕтантенкоб Т.П. 903-5-21.86 
гипрокоммчнйода канал

ч НАСОСНАЯ СГПАНЦИЗ МЕтАНГПЕНКО? та9ог-5-е58б.ГИПРОКОММУНбОДОКАНАЛ1
5 Газосборный пункт метантвнкоб Т.П.902-9-28.85 тип й „СоюЗвОДОКАНАЛПРОЕКТ"
6 Пункт управления газовой свечи 

мЕтантЕнкоВ.
Т.П, Э02-Э-30.85 „СоюзводоканалпроЕкш"

7 ГАЗоВая сВечсг
Т.П.302-9г30.8ё--------н---------

8 Пункт управления газгольдером Т. П.902-9 -29. 85 
СОЮЭв 0Д0 КА Н АЛПрОЕ МП

Газгольдеры ЕМК. 3000 Мэ
Т.П, 10П-2 -220. 85 ГИАП

40 Зд а н и е  теплообмЕнникаВ.

ТИП 3D2-D5-37.87 ГП
|МЕтАНТПЕНКИ ОБЪЕМОМ 4000,4600,3500,4000 куб.м

lmi>bfTVI КШ тш ПШиТП<~Я

Сх е м а  генплана
- МЕТАНГЛЕНКоб ОБЪЕМОМ 4Q00КУБ.М.

2 2 2 9 # -0 2  #

гипрокоммунводоканаа 
г  Москва
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ТХ

Лист Н аи м енован и е Примечание

Общие данны е

а Схема ге н п л а н а  с ком м уникациям и  
метантенков объемом 4000 куб.м

3 Схема ген п л ан а  с ком м ун икациям и  
метантенков объёмом 4600 куб. м

к Схема ге н п л а н а  с ком м уникациям и  
мет ант енков объёмом 2500 кчб.м

S Схема ген пл ан а  с  „ком м уникациям и  
мет ант енков объемом Чооо куб.м

6 Технологическая схема на четыре резервуара метан- 
тенков объёмом 4000 ; 4боо ; zsoo куВ.м

7 Технологическая схема на три резервуара 
м ет ант енков объёмом 4000; 4600; 2Soo куб. м

3 Технологическая схема на два резервуара 
мет ант енков объёмом 4000:4600:2500 куб.м

9 технологическая схема н а  четыре резер
вуара метантенков объёмом 9ооо куб.м

40 Технологическая схема на  три резервуара 
мет ант енков объёмом йооо куб.м

44 Технологическая схем а  на два резервуара 
метантенков объёмом йооо куб. м

У сл овные обозначения

Обозначение Н аи м е н ов ан и е Примечание

-----к 5.4— Трубопровод загр узки  осадков сточных 
б о0 в м ет ант енки

-----к 5.2----
Трубопровод выгрузки сброженных 
осадков из мет ант енков

-----KSS----- Всасывающий трубопровод перем еш и
вания осадков в метантенках

— Klh— напорный трубопровод перем еш ива
ния осадков в метантенках

-----KSS----- Переливной трубопровод вы грузки  
сброженных осадков

-----К 5.5----- Всаеы даю щ ий трубопровод подогрева
теля инжекторного

-----К5Л----- Напорный трубопровод подогревателя 
инжектор но го

-----N ------ Трасса электро кабелей

-----Ра ----- Трубопровод газов брожения осад
ков  сточных вод в метантенках

----- Ро----- Природный газ

Типовые проектные реш ения разработ аны  $  соответст
вии с дейст вую щ им и нормами и правилам и и предус
матривают м ероприят ия9 обеспечиваю щ ие взры вную , 
взрывопожарную и пож арную  безопасност ь при 
Эксплуат ации  зданий  и  со о р уж ен и й .

Главный инженер проект а /Я.Я. П р и ст уп а /

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей.

Обозначение Наим енование Примечание

Т  ПР ТХ Технология производст ва

ТПР гп Генеральны й план

Экспликация зданий и сооружений

Н И
по
ген 
плану

Н аи м енован и е
М ет ант енки объемом куб. м

4000 4600 2500 kooo

ф - Ъ Резервуар мет ант енков Т П Т П тп тп

г Д -г Баш ня обслуживания метантенков тп Т П тп тп
3 Инжекторная метантенков тп 902-5-49.86 ТП 902-549.86 тп 502-5-3536 тп  9D 2-5-H88

к Насосная ст а н ц и я  метантенков тп 9ог-5-г*к ТП 902-e-2k.86 ТП  902-5-2^.88 ТП 902-5-25.88

5 Газосборный пункт  мет ант енков тп 9ог-э-ee.ee 
т и п  I

ТП 902-9-28.8$ 
ти п  1

тп  902-9-28.8S 
тип U

ТП 902-9-28.85 
ти п  Е

В Пункт управления газовой свечой тп  902-9-30.85 ТП 902-9-30.85 ТП 902-9-30.85 ТП 902-9-30.85

7 Газовая свеча тпэог-э-завв ТП 902-9-30.85 ТП 902-5-30.85 ТП  902-9-30.85

8 Пункт управления га зе  оль деров ТП 902-9-2985 ТП 902-9-29.85 ТП 902-9-29.85 ТП 902-9-29.85

9 Газгольдер ТП топ-г-госк тп W l-2 -2ic8$ тп чт-г-Нск ТП ТОП- 2-22с85

iO Здание т еплообменников

О в щ и е  у к а з а н и я

Схемы генпланов выполнены для четырех резервуаров м ет ант енков;
при уст ановке трех резервуаров метантенков исключается резервуар V/4 с инжекторной d/k\
при установке двух резервуаров метантенков исключаются резервуары 4/Ц и 4/3 с инжекторными ё/t/ и 2/3.

Технологические схемы приведены для вариантов установки четырех,трех и двух резервуаров 
метантенков.
На схемах генпланов здания и сооружения по использованию газа  метантенков 
показаны условно пунктиром и в сост ав данных типовых материалов не входят; 
решения по использованию г а з а  метантенков разработ аны  в  типовых проект
ных реш ен и ях  9 0 2 - 0 9  - 2 7 . 8 5 ,  Успланобки по использованию газа мегпангпенков б кошель- 
ных оМистных КАНАЛИЗАЦИОННЫХ с о о р у ж е н и и *

Иач.отЗ.

Метантенки объемом iooo; 4600; 2soo;4ooo куб. м

Т М П  302-05-37.87 ТХ
Стадия

Общие данные

Лист [Листов

\

Гиггрокоммциводокяняп 
г. М о ск в а

2 2 2 М '0 2  9
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Типовые материалы для проектирования 902-05-37.87
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