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Генеральному директору 
ЗАО HBII «Болид»

И.А. Бабанову

уп. Пионерская, д. 4. г. Королев 
Московской обл.. 141070

р О применении пожарною нзвсшатсля ^

Специалисты института считают, что применение адрес ио-аналоювых 

технических средств обнаружения пожара, таких как ДИИ-34А-01-01 и 

ДИН 34А-01-02, а также тепловых извещателей С2000-ИП, позволяет обеспечивать 

надежное обнаружение возгораний при значительном снижении вероятности 

ложной тревоги. При условии соответствия технических характеристик 

выпускаемых на Вашем производстве извещателей требованиям Приложения Р 

С! 15.13130.2009. считаем допустимым установку одною извещателя в помещении 

при выполнении требований н. 13.3.3 СП.5.13130.2009.

Начальник И.Г1. Копылов
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