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f* Рвгулирование температур# приточного воза  у га  изм енением  
теплопроизеод отель поста воза ухонагревателя;

2. Ручной прогрев воздухонагревателе перед включением приточного 
вентилятора;

$ . 4 втомагическое подключение схемы регулирования при 
включении приточного вентилятора;
Ч. Защита воздухонагревателя от замерзания;
5- Контрол* потоки приточного воздуха;

Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и  M i2

Неполно тельные механизмы поставляются комплектно 
с регулирующими клапанами.
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предусм атривается :
I  Регулировано* температурь/ воздуха в помещение изменением 
тепле производительности воздухонагревателя/

в. Ограничение по минимуму температуры притонного воздуха;
В. Руиной прогрев воздухонагревателя перед включением притонного 

вентилятора;
О Авто магическое подключение схемы регулирования при включении 

приточного вентилятора;
X Вощ ит ооздухонагревателя or замерзания;
6  контроль потока приточного отдуха

Исполнительные мели низ мы поставляются комплектно 
с регулирующими клапанами.
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теплопроил вод и  те м  нос го  возд у го н  а  г  рева тел ft;
Е. Ограничено* по минимуму температуры проточного воздуха;

3. Рччной прогрев воза ухоногрееотеля перед включением проточного 

в е н ти ля то р а ;
О. Автоматическое подключение схемы регулирования про включении  

проточного оентоле гора;
S. Защита оовачконагревателя от замерзалич;
В. Контроль потока проточного воздуха;
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f Регулирование температуры притонного вазд ухо изменением 
те пл о произвол игельности возд ухонагрееагеля;

2. ручной прогрее воздухонагрево геля перед включением приточ
ного вентилятора;

У  Автоматическое подключение схемы регулирования при включении 
приточного вентилятора;

Ч Защита воздухонагревателя о т  замерзания;
3. Установка датчика температуры д л я  автоматического  
включения насоса секции орошения;
S. Контроле потока приточного воздуха.

Дополнительные механизмы поставляю тся комплектно  
с регулирующими клапанами
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Пре а  у с м а т р и в а е т с я :
t  Регулирование температуры приторного воза  ухо  изменением 
теплопроизвод игельности воза ухо нагрева теля;

2. Ручной прогрев воза vxoнагреватели перед включением приточного 
вентилятора;

3. Автоматическое подключение схемы регулирования при включении 
притачного вентилятора;

4. Защита воздухонагревателя от замерзания;
£  Установка датчика температуры для  автоматического включе
ния насоса секции орошения;

6 Контроле потока приточного воздуха.

Исполнительные механизмы поставляются комплектное 
регулирующими клапанам и
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2 . ОГРИИИЧШМИШ по МИНИМУМУ ТЕМПЕРЯТУРЫ ПРИТОННОГО ВОЗДУХУ;
X ручной ПРОГРЕВ вашхоНИ ГРЕЗИТ ЕЛЯ ПЕРЕД вклю чением  пригон

ного вентиляторя;
k  ЯВПМЯТИНЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕ

НИИ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОР*f 
I  ЗЯВДТГД ШОВДУХВНЯГРЕВИТЕЛ Я ОТ з я м е р з л н н я ;
< . УСТИМОВЕ* ДДГЧИКИ ТЕМПЕРЯТУРЫ ДЛИ ЯВТОМЯГИЧШСКОГО ВКЛЮЧЕ

НИИ НИСОСЯ СЕКЦИИ ОРОШЕНИИ;
7  КОНТРОЛЬ ПОТОКИ ПРИТОЧНОГО ВОЛ ДУХИ.
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I  Регулирование температуры воздуха в помещении изменением 
геплопроизоодительности воздухонагревателя;

2. Ограничение по минимуму температуры притонного воздуха
3. РууиоО Прогрев воздухонагревателя перед включением притонного 

вентиле тора;
V. Автоматическое подключение схемы регулирования при включении 
приточного вентилятора;
S, Защита воздухонагревателя от замерзания;
S. Установка датчика температуры для автоматического включения 

насоса секции орошения;
% контроле потока проточного в о з д у х а

Исполнительные мешапшыы постоепяются и о тп ле к ти о  с 
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ЛРЕДУСМА ТРИЙАЕТдЯ:

I  РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА ИЗМЕНЕНИЕМ 
ГЕПЛОПРОИЗ ВОАН ген мости 1 и Е  СЕКЦИИ ВОШХОНЛГРЕВЛГЕНя; 

t  Ручной прогрев воздухонагревателя перед включениемлригоч~
НОГО ВЕНТИЛЯТОРА;

3. Автома тическое подключение схемы регулирования при вклю
чения приточного вентилятора;

4 Защита ооздухоиагтсзателя от замерзания;
& Контрол* изгони приточного воздуха;
Г  /ТОСАЕДОВА ТЕЛ*И ЛЯ PASO ТА РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ НА ТЕПЛОНО
СИТЕЛЕ J  И I  СЕКЦИИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ.
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ПОМЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ

© 4

<ч р - ^

Невод НИ ТЕЛ *НЫЕ МЕХАНИЗМ*/ ПОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПЛЕКТНО С 
РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ.

аиНЕ-ЗБ.28
А»гом» тш ц и *  л м т/ты х  юпхшеткм

Ш
9

\ХЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ
К  7

тш т к жгт л м з ю г
fCAHTlЕХЛРОЕКТ
фоРМлг: ЛВ
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Сх е м а  авто м ати зац и и  n S.4 Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и */9.2

П редусм атривается:

1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ШЦУ%* В ПОМЕЩЕН** ИЗМЕНЕНИЕМ 
ТЕПЛО ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНЕ С ТА I И  & СЕКЦИЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ;

2. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МИНИМУМУ ТЕМПЕРАТУРЫ приточного воздуха;
Д ручной ПРОГРЕВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРИТОЧ

НОГО вентилятора;
4г. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯРИ ВКЛЮ

ЧЕНИИ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА;
S. ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ОТ ЗАМЕРЗАНИИ;
В. КОНТРОЛЬ ПОТОКА ПРИТОЧНОГО ВОШЛА;
7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ PASOTA РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ НА ТЕПЛО

НОСИТЕЛЕ X  И S  СЕКЦИИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ.

Исп олнительны е  механизмы  поставляются ком плектно  с

РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ.

___I --- г I I Чпи-ГР-ЧК ос{ | |---1 * uu UIJ.UU |

Г  1 " 7 ---------Н  АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНЫХ ШЕНТСНСТВМ 1
УГИД 1 ФннгшРЛЮ̂  Wtjl 1ч*7ГГ1ЖМчктти>л

1 * 1 -
Сх е м а  автоматизации

САНТЕХПРОЕКГ

К опировал:  f f r b *  формы  A t
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Схем* пвтмптмзяцим н Ш

!
\

П р ЕДУСМЯТРИВЯЕТСЙ:

1. Регулирование темперйтуры  приточного воздуха изменение*  те п л ы р о -
ИЗВОДИТЕЛЬИОСТИ I h S  СЕКЦИИ вОЗДУХОНПГРЕВЯТЕЛ Я /

2 . РУЧНОМ ПРОПЕВ ШДУХОНЯГРЕВНТЕЛЛ ПЕРЕД ВКЛИНЕНИЕМ ПРИТОЧНОГО вен
тилятор и-

3. ЙВЮМЙТИЧЕСХОЕ подключение схемы регулировпния  ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРИ
ТОЧНОГО ВЕНТИЛЯ ТОРИ/

k  ЗЙЩПГЙ ВОЗ&ХОННГРШТШЛЯ от ЗЯМЕРЗПИМЯ;
S. УСТЙИОШКЯ ДЯТЧИКЯ ТЕМПЕРЙТУРЫ ДЛЯ ИВГОНЯТИЧЕСКОГО включения ни СО

СЯ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ,- 
£  КОНТРОЛЬ потоки приточного видухя,
t  ПОСАЕДОВЯТЕЛЬИЯЯ РЯШОТЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛЯППНОВ ИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 

l e i  СЕКЦИИ ВОЛЯУХЯИЯГМВЯТЕЛЯ.

\

Схем*  я в го м я тм з я ц я и  л/(0.2

И сполнительны е м е х й н и з м ы  п о с тя в л я ю тс я  к о м п л ек тн о  с

РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛЯПЙИЯМИ.

2 г г 9 7 - о з
1-----
\----- 904432-35.88
L— [Йвтомйтйцив приточных веигсисгем

ГИЯ ФинпрСт*?0 w m x m v m m .
Hjtmtrp.
HmorL

сотая к  1
Гш щ UB I САНТЕХПРОЕКТ8йЖ

МШж. Ьятямкм1 Ш
(SEE1 _____ 1

КООЮООЯЫ КяВмЯь Фотгнтяг
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Сх е м а  а в то м а ти з а ц и и  *12.1 С х е м  я  я а т оп я ги зя ц и к  # П 2

П р едусма три в акт с я:
1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ BUS МП К А 8 ПОМЕЩЕНИИ ИЗМЕНЕНИЕМ ТеПМГПрОНРВОДНТЕЛёНОСГИ 

I  и Ё  СЕКЦИИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ;
2. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МИНИМУМУ ТЕМ ПЕРАТУРЫ  ПРИТОЧНОГО ВОЗДУЯЯ;
5. РУЧНОЙ ПРОТРЕМ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА,’
k автоматическое подключение схемы регулирования при включении приточного венти

лятора;
S. ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ;
й. УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА 

СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ;
7. Контроль потока приточного воздуха;
2. Последовательная равота регулирующих клапанов на теплоносителе I  и I  

акции воздухонагревателя.

Исполнительные механизмы поставляются конплвкгно с 
РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ.

___________________^ 3 7 & 7 -0 3

904-02-3528
Автоматизация приточных вентсисгем

\Ш 
12

ыгтшгжшшш
| Схема автоматизации 

*12 С А Н 7Е Х П Р 0Ш

Копировал т т ш  лг



$  5
t*  v
3  *
i  3

L

Сх ем а  а в т о м а т и з а ц и и  f7 f  7a  h
Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и  а7П А

Помещение

®  4 о н

П PEAVCM A ТРИВАЕТСЯ :

/. Регулирование температуры воздуха В помещении изменением: 
-количество на р у т  н о т а  рециркуляционного воз а  уха, поступающего в 
п ри точ н ую  систему;

-  теплопроизводительности воздухонагревателя;
2. Ограничение по минимуму температуры при точного воздуха;
3. ручной прогрев воздухонагревателя перед включением приточною воздуха; 
У  Автоматическое подключение схемы регулирования при включении

при точного вен  тиля тора;
5. Защ ита воздухонагревателя от з а м е р з а н и я ;
6 . Последовательная работа воздушного клапана и  клапана на тепло - 
носителе;

7. Контроль потока приточного воздуха.

о -

помещение

О  « О —I
© -

& $
О J о ^ n  ЧI ;

—O i

( Н

? !

- О

ГТ5Л ГГ5 
SKlf SKSj

Исполнительные механизмы поставляются ком п ле к тн о  с  воздушными 
и р е гули р ую щ и м и  клапанам и.

шшшш■■■■■H i■■■ш ■■ш■н HiHHHIHHHHI■ним■ншшш ят JHI■■■IМШН1штHii
ишт u*v.n хь mi 1
Е5ДЯ С̂ !3'ГО 15351ШЛ \
■ПНЯ У Pi; i 1 ГТПЯ УГСТ ЯП!

9 0 V -0 2 -3 6 .e e

Ав т о м а т и з а ц и я  приточных вентсостем
Я Э Е И Ш Я 1 Ш 1 А 1 !

_ Ш 1
Схемы автом атизации  

л/17 АН, л/77А С А Н Т Е М 1 Р 0 Е К 7

Jtwmp.AZu



Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и  лЮ Ш Схемл автом атизации  tff7М2

К ]
I
t

Пред  тем а трива е тся:
/. Регулирование температуры воздуха в помещении изменением-
-  политес гва наружного и рециркуляционного воздуха, поступающего в приточную камеру;

-  тепло производительное та воздухонагревателя■

Я Ограничение по минимуму температуры  приточного воздуха;

3. Ручной прогрев воздухонагревателя перед включением приточного вентилятора;

V. автоматическое подключение схемы регулирования при включении приточного вентилятора; 

S. Защита воздухонагревателя от замерзания;

В. Синхронизации роботеt воздушных клапанов и последовательная с ними работа 

клапана на теплоносителе;
Т Катрен потока проточного воздуха

Исполнительные механизмы поставляются комплектное

воздушными и регулирующими хлопана ми

Т — — « * А



9
0

4
-0

2
-9

6
8

8
 

А
Л

Ь
б

О
М

 i
 V

A
C

T6
2

M l

Сх е м а  а в т о м а  т и з а ц и м  т Н г  f Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и  Ы17.2

исполн и те льн ы е  механизмы поставляю тся ком плектно с  воздушными 

и  регулирую щ им и клапанам и ;
-количество наружного и рециркуляционного воздуха, поступающего в приточную камеру;

-  тепло производительности воздухонагревателя;

2. Ограничение по минимуму температуры приточного воздуха/

3. Рунной прогрев воздухонагревателя перед включением приточного вентилятора;

V . Автоматическое подключение схемы регулирования при включении приточного вентилятора; 
S.Защита воздухонагревателя от замерзания;

С. Синхронизация работы воздушных клапанов и  последовательная с ними работа кла

пана но теплоносителе,

7 .  Контроле потока  притонного воздуха.

237&Г-03

904- D 2 - 3&88

Н Щ И И И Т Я К Й Н Я Я П
т т и и т ш ш т т  зтия! лтглт! '*т гм т * 
m im in' аа  ваиш
Ц1 И 1 Н Я  П Т М -1 № 1  E Z C S ' A i i
п я т я  ш я т ш  е ж  м а

А в т о м а т и з а ц и я  п р и то ч н ы х  в е н т с и с т е м

Стлаш лист

СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ
t i l l

15
Листов

С А Н Т В П Р О Ш



9
0

V
-0

2
-3

6
.8

S
 

А
ль

б
ом

 1
 ч

а
с

ть
2

Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и я  M fS M .i Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и  ЛГ18Н.2

I

П р е л  у  см  а т р и в а е  тем:

1 Регулирование температуры воз а у т о  в п о м е щ е н и и  и з м е н е н и е м :

-количество наружного и рециркуляционного воздуха, поступающего о притонную камеру;
~ тепло производительности воздухонагреватели;
2. Ограничение по минимуму температуры приточного воздуха;
3. Ручной прогрев воздухонагревателя перед включением приточного вентилятора; 

Автоматическое под ключение схемы регулирования при вклю чении п р и т о ч н о го  вентилятора;
5. Защита воздухонагревателя от замерзания ;
6. Синхронизация работы ваз А  ушных клапанов и  последовательная с  ними работа клапана

на тепле носи теле;
У. Контроль потека пригонного воздуха.

Исполнительные механизмы поставляются комплектное 
воздушными и регулирующими клапанами

& 7 # 7 -< ЯЗ

904- 02-3600
Авто м а ти з ац и я  приточны х  венгсистсм

сталия лист
16

Листов

схема а в то м а ти з а ц и и  
л Н4 Н САНТЕХПРОЕКТ

* * м* т Л2



Схем* АВТОМАТИЗАЦИИ tff&f

<м

4. *>  «о
§

Sх

П р е д у с м а т р и в а е т с я :

1. Регулирование температуры Воздуха в помещении изменением:
-  количеств а нарт много и рециркуляционного воздуха, поступающего в приточную камеру;
-  т шплопроизводительное та воза ухонагревагеля;
2. Ограничение по минимуму температуры приточного воздуха',
3 Ручной прогрев шолд ухонагревагеля перед включением притачного вентилятора;
V  Автоматическое подключение схемы регулирования при включении приточного вентилятора; 
8. Защ ита воздухонагревателя от замерзания;
8  Синхронизация работы воЗАуитных клапанов и последовательная сним и работа к ла 

п а н а  н а  теплоносителе;
7. Контроль потока притачного воздуха.

Схем А АВТОМАТИЗАЦИИ л/182

исполнительные м еханизм ы  п о ставляю тся  комплектно с воздушными 

и  регулирующими к л а п а н а м и

■cm ,11
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Схема лег ом а  тизлц и  и у /ри. / СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ У f9 N.2

Пом ещ ение Помещение
« л

©

iw

5

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ'.

/. Регулирование температуры воздуха в помещении изменением'.
-  количество наружного о рециркуляционного воздуха, поступающего в проточную камеру;

-  тепла производительности воздухонагревателя;
3. Ограничение по минимуму температуры приточного воздуха;
3. Ручной прогрев воздухонагревателя, перед включением приточного вентилятора;
V  Автоматическое подключение схемы регулирования при включении приточного вентилятора;
S. Защита воздухонагревателя от замерзания;
ё. Установка датчика температуры для автоматического включения насоса секции орошения; 
* .Синхронизация работы воздушных клапанов и  последовательная с нами работа клапана 
на теплоносителе;

Ш. Контроль потока проточного воздуха

И с пол нательные механизмы поставляю тся к ом пле ктно с воздушными 

и регулирую щ ими к ла п а н а м и

эоч-ог-збва

А в т о м а т и з а ц и я  приточны х шехтсистЕМПП1ГМ ЕТтаПЕ гЖ1 стп
□EOT М1ТПГ1 м т г \ ЩЗ СцдияЛист листов
cued izcot5 msseS уттш 
иеот зтетз лпгя чжп 18

дяет.йяг.аии7«п
ГСТЕГ Ш’ЛЖЦ'. * т г я  ш п  
:1Ш12ДЕгшммя»ш»

СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
У М САНТЕХПРОШ
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Сх е м а  а в то м а ти з а ц и и  л/20H i

П р е л  у с м а т р и  в а с  тс я ;

1 Регулирование температуры поза V*o  в помещении изменением:
-  Количество наружного и ре циркуляционною воздуха, поступающего е 

приточную камеру,
-  тепло произвол отель мости возд угона гре ей теля;

2. Ограничение по минимуму температуры приточного во здуха ;

3. Ручной прогрев воздухонагревателя перед включением проточною вентилятора;
Ц. А его магическое подключение схемы регулирований при включении приточною

вентиле тора;
5 . защита воздухонагревателе от замерзании;
6. Установка датчика температуры для аетомотическою включения секции орошения;
7 .  Синхронизации работы воздуш ны х  клапанов о последовательная сними работа 

клапана на теплоносителе;
6. Контроле потока приточного воздуха.

Сх е м а  а в т о м а т и з а ц и и  тУ 2 0 И .2

Исполнительные механизмы поставляются комплектно с 
воздушными и регулирующими клапанами

И К Я Е Д  Р 1ГЯ 5 5 !111 1 2 Л

8 0 Ч - 0 8 - 5 6 . В В

А вто м а ти з ац и я  п р и т о ч н ы х  вентснстем
СтадияЛист

2 0 [
СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ

Л/20И С А Н Т Е Х П 1 Р 0 Е К 7
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Схем а  автом атизаци и  л/2й1

ПРЕ А чем А ТР ИВА £ ТС я:
I  Регулирование температуры воздуха в помещении измене ноем:
-  количество наружного а рециркуляционного еаздухо1 поступающего о пригонную камеру;
-  теплопроизвещ и тельное ти воздухонагревателя;
2. Ограничение по минимуму температуры приточного воздуха;
3. Ручной прогрев воздухонагревателя перед включением приточного вентилятора;
Ч Автоматическое подключение схемы регулирования при включении приточного вентилятора
5. Защита воздухонагревателя от замерзания;
6. Установка датчика температуры для автоматического включения насоса секции 
орошения;

7.  Синхронизация работы воздушных клапанов и последовательная с ними работа 
клапана на теплоносителе;

&. Контроль потока приточного воздуха.

с</

Схема автоматизации л/20.2

исполнительные механизмы поставляются комплектно с воз А ушными и регу
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Ап п а р а ту р а  по месту СМ. АЛЬБОМ О, П.5.7

зкг Устройство ТЕРмоРЕгулиртывЕ рлекгричес-
W  ТУДЗ-1-г ТУ25-02.28/07V* У8 / КОНТАКТ >,3"
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М Ш К У Распределитель n нее магические злектромигниг
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ОСТ 160.536.001-77 /

6Pf* Латник-реле А Д - 0.2S тУ25-02№п*з / только для ЬДШЫ 
Н77Ч

Продолж ение перечня ом. ли ст S3

I

Гр а ф и к и  изменения д а в л е н и я  н а с т р о й к а  прибо ро в Обозначение ш туцеров Соединение ш туцеров

Умёнсмме
ПРИ ВОРА Реых-РгЪ*рз~Ъ1+рс7 Примеча

ние
ОЬОЗНЛШ. НАСТРОЙКА Рн-ЛомтЯ'

соьтвегству-
юитее
саннврме
норумнем
00S4YXO
(поредел*, 
еген при 
но лодке)

ПРНВСРОВ
рс. Ре г

ПР/ 0,02 0

ПФ2 0,/2 0
ПРЗ 0 Рн___
ПРО 0 0,12

в п  1 —  вы то а
2 — от прибора
3 —  К прибору 
Ц — питание

тр%гр$ п ~~ питание 
р, сд в выход
Yf,Y3YV Л — питание 

б'ЪГ'Д-выход

РМ~. РОЗ - по инструкции 
пр*...пру завела- изготовителя

------  при наличии управля
ющего сигнала 

------ при отсутствии управ
ляющего сигнала  

выброс в атмосферу 
заглушка

О т

Ч 9ОЧ-О2-5В0В

и в ш у т и ш & в а т
г с д г д  т т т т г »  w c t  тш
S T jL / 1 S S H J M  - М  Д Д З  ШМ 
E K utU I 5 Я Ц  М Ш  ГЯ Д 1  Р Ж
с а д  с е г д в  и и я  е г п
Д 1 и ? Ш  Г Г 1 м  uc’Ju f  C 2 i j
Ю Т П  О в  Е 2 3 Я  K £ L

Автом атизаци я  приточны х в е н гс и с те м

Я Ш Ж Ш Я Ш П Г 1 1

Г32|
СХЕМА пневматическая 
п р и н ц и п и а ль н а я  р е гу л и 
р о в а н и я  М17Н/17) НАЧАЛО

САНТЕХПРОЕКТ

ф о р м а т а * .......... ....  ;



Питание 
^2 2 0 в

Электромагни

ты распредели

гелей пневмо 

гическик

Д и а г р а м м ы  з а м ы к а н и я  к о н т а к т о в

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫSK2 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ SK5 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВР/

t v  а з  -  t - г

h
1 *

Температура воздуха 
перед оозд уго нагре
вателем
- 6 0 *с 34 Чо\г

- 4 ----------------- 1----------------- 1—
1-2 ‘--Щ Ш Ш Ш

T V A 3 -V

Ь
*  «и 

1!

Температура обрат
ного теплоносителя

0°С 20т30°С 250%
- 4 ------------------1  - 1

1-2 1......................... -ШиШщ

АА -0 .25

1
Давление МП?

i s
0 ОД

н

И36НРАТЕЛ6 РЕЖИМА SAf

/ 7 / 7 3 -  W fН2

5ч»

ч

«и
I S

и
*1 I 1

ч

8

!
4•  ч,

а
д I о J

1
Cf-24t — — —

а м X — —

м
( Г-2ле — — X
сг-ш X — —

ш
Й - А » а — — — X
Ct-fa X — —

Д а т ч и к  п о то к а  во здуха  Sl>1

А РПВ -2

1 *5Е
1 !

Поток воздуха "

1-2 i-----------

з-н
.......

ш -не используется

до тепл темпе
ратуру еозлува 
перед воздухо
нагревателем

1

1 !
§ !

1 $

и

AarUvk гем/нро 
туру обратного 
теплоносителя

Разрешение
пуска

Датчик-
-реле

потока
воздуха

Автоматическое
включение 
циркуля ционноп 
насоси
теплоносителя

* только ДЛЯ СХЕМЫ и  п н

жПозици
онное 
обоз м ац.

Наименование
Кол»

мест
во

П р и м е ч а н и е

А п п а р а т у р а  п о  м е с т у СМ АЛкклкшП П.5.7

SK2 Устройство герморегулируюшее рлекщ
чес кое ТУДЭ-1-2 TV25- 0226/07У-76 / контакт >. z и

SK3 Устройство терморегулирующее электро
чес кое тудэ-и  ТУ25- 02.г#то70- 78 / контакт „Я*

TPS Терморегулятор пнев/нотический биметалл
лический ТПП6 ry25-02fujK2S7i/. 025)- <50 / прямого действия

7Р/ Терморегулятор п нее магический дилата-
метрический ТП/UF/A ТУ25-02)чЖ2.S7*/.02Stei / прямого действw

Sl>f Датчик- реле потока воз а  ухо
Д  РПВ-2 TV2S-02 050 7S3 -  78 /

« з , _____ вентиль Апонррйгллоеыа е п д -й A V Q
В6...В9 ГУ 26- 07. Ш 5 -7 Ч Е S
ИМ1 М ембранный исполнительные/ комплектно с

механизм ГОС т 2667- то / клапаном но.
Ш№Ш Мембранный исполни тел бнб/П меха- комплектно с

низм с позиционером гост96667-70 2 клопином Н Л

£*3 7 & 7 -Q 3

эоч-оа-завв
Автомлтнзлцня п р и то ч н ы х  вентснстЕМL"J!I !'!•.' Ш ё  П 255Ди т ч и ш ! СГЛАМЯ йисг_ аистов i

rrrrm is m n fs s a  шГЯРПЕН ПЯ И Я г f/.C’J  Зй 33 _ J
CT! SffiJ ЮТИ? Р'!' К Т П Ш  W 2т а га  ш г а ш ш  п а и  m i

СХЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МШ 
ЦНЯИЛЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВАНО 

* № * * * £ . -

САНТЕХПРОЕКТ)

• а и ц т М



9
0

4
-0

2
-Z

6
.e

e
АЛ

Ь
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О
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O
A

C
Tb

Z
01

Г РЛфикН

A fп о \ * т
изменения д а в ле н и я

Настройhq  приборов

t i r - »

уравнение
приборе Реых:Р,-Ъ*рз Ъ ’ **г примечи

ное
Обоз на у t- 
ние при
боров

Настройка Рн-ловлет
сротеепщ
ю т е
сак норме 
наружно* 
воздуху 

Сопределп 
втсокра 
наладке/

Рс/ Рсг

п ф / 0,02 0

ПФ2 0,12 0

~ ПФЗ 0 Рн

0 0J2

0,35тЦЬ
MfKf

O'WMftg

|.

t l
PI е
$

Регулятор 
температуры 
воздуха в 
помещении
А ату он 
давления * 

Клапан на 
теплоносителе 
воздухонагре
вателя
Регулятор

температурь/
притонного
воздуха

Кл а п а н

наруж ного

в о з д у х а

клапан Uf 
рециркуля
ционного 
воздуха

Клапан ¥2  
рециркуля
ционного 
воздуха

Т з б
ЛОАИЦН-
«мим обю 
качение

н а и м е н о в а н и е
кот
*еегво

Примечание

СТАТИВ см. альбом опбу

/ т ~ т Прибор олгебоооческого суммированы
ПФ1.1 Т У25-02. о т  б28- 77 4

У/. У З  У Ч Распределитель пн ее мата нес кии злекгромогног
У?ХОДОвои23ки802PJ ТУ26-07.034-76 3 на -v 2203

р т . . .т <5 * ! i i а I 3
СА Стабилизатор давления воздуха

СА В-6 TV2S-02.2606S6-80 1
ф Фильтр воздуха ФВ-В- 0 2  ТУ25-62230$$Б60 1

6П байпасная панель дистанционного
Управления бОЛУ-А ГУ25-09.27^-76 (
Манометр М7- f  TУ2 £ -0 2 .72-75

M l Шкало О-г/МОа 1
М2.МЗ Ш кала Отй25МПа 2

в/ вентиль запорный муртовыа
15 63 РК .  А  415 ГОС7 9066-79 ____ i

* г Вентиль А аофрагмоеый 644-9,
АчЧ ТУ26-07. mS-7V£ 1

$41 Переключатель пакетный ЛПЗ-Ю/Н2-9Щ
ОСТ /6.0.526001-77 1

8Pf* Лотчис-реле АА-0,25 ТУ25-02Ш1Щ 1 Только^ схемы

Продолжение п е р е ч н я  с м . л м с т з б

Обозначение штуцеров

6ft 1 — выход
2 — от прибора
3 — к пробору 
и — питание

Щ  res ft — питание 
Ф сА ’ в -  выход 
Yt, Y3t УЧ Л - питание

Ь Ь С Д - выход

РП1... W3- по инструкции 

потопай зовоАо-изготовигеля

Соединение штуцеров

— —  при напииии управля
ющего сигнала 

-----------при отсутствии управ
ляющего сигнала 

выброс в отллосферу 
заглушка

ТИП
a m i t

а ш ш
ПХН1КЛ1

____ J tm m  Е Щ -1

D L S M  t o B 2 1 * ! L  1 ^ 5 !  $ Й  
B f e t -  ЁР Д Ж Я  f a g *  Щ

Фшнгър

воч-ш-завв
\ВТОМЛТКЗАЦНЯ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТСИСТЕМ

________  М  СХЕМА янсвмлтнчсскля ЮНН-
А тош ттЛЖ ^Ь гм  цтнллымя еегулнеовлння 
Ш ¥ ж « с щ 1 л у ^ т а 1  Н№НЩ ] НАЧАЛО

Ш 1
САНТЕХПРОЕКТ

i i j  ...... .. I9 9 т п л г



nr
SAt Ms схемы управления

?  f f  ”  /  ^  n

!c,l
_____u v  , г « л1 i H f  l ^ __ L ________

u
VO

n

b
_____L_

' f t
L U ___ i * " !V - У  1 305

U
SI

1 i
c2‘■A* I 1 U  

1_____________1

ПНТЛННЕ
22Q&

Электромаг

ниты р а с п р е 

д е л и т е  л е й

ПНЕвМАТНЧССКН*

А н а гра м м ы  за м ы к ан и я к о н та к то в

Д а тч и к  тем пературы SK2 Д а т ч и к  т е м п е р а т у р ы ОКЗ Датчик Давления BPf

TYA3-9

i

Температура обрат
ного теплоносителя

o*c го+зоъ W t
i i i

i-2 г  ■ ш ш ш л

T V  А З  - 1 - 2

* s

l i

Температура воздуха 
перед воздухонагре
вателем
-бО°с з ч  ч а *с

| --------................. ... 4—
r z

АА  -H A S

gi

Давленое мпа

о o>t qzs

*5 ■ ■ ■ L .

* -не используется

SK2 лргчак темпери- 
туры еозлужо 

перед волдуго'
нагревателем !?
датчик темпере
туры обрат I !ного теплоно
сителя

разрешение
пуску ^  it

t *
Датчих-
-реле
потока
во злу ко

Автоматическое
включение
циркуляционною
насоса
теплоносителя

только 4  ля  схемы Ню н

ПОЗИЦН- оуиоё ооозма- че мне
Наименование

Коли
чест
во

________________ щ
Примечание

А п п а р а т у р а  п о  м е с т у 3 1 1 Гм

$К2 Устройство те омооегулирутощее зле к  г-
Р и  чес кое ТУАЭ-Г-2 ТУ25-02.28Ю7Ч-76 / к а н гдк т„Л  "

$кз Устройство теоморегулируюшее элект-
рическое ГУД9-Ч ТУ25- OZ 23f074-73 / конгя к г  „ 3  "

TPS Терморегулятор пневматический бимеш
лический Т/7ЛБ ТУ2502/гЧЖ2.57Чаг£1-5П / прямого действия

ТР/ Тернорегулятор пневматический д часто-
метрический ТППА-ТА ТУ25-02(ЧЖг57ЧХТ2^и / прямого д  ей ствол

SD1 Датчик- реле потока воздуха  ____

А М В -2  Т У 25- <72 050 753*  75 /

М _____ Вентиль Аоорротмовый B O A -V A v O
T V Z 6 -0 1 .W S -7 4 E 7

н ш  , Мембранный исполнительны й Комплектно с
механизм ТОСТ5557-70 1 клапаном н о

m s m Мембранный исполнительный меха- комплектно с
ммв наем с позиционером Г0С79337-7О 3 клапаном н з

90Ч-02-ЗБ.8В
А втом атизаци я  приточны х в е н т с и с т е м

ш м г т г г & ш в ж т
т ш г ш г т м т п г т  

Е Н Г  Я П5ЯЧГЙЙ Ь Ш Х -1Ш Л
СГГЙТТГ С Й Ж К  ( 41] 
ИЯ!У Д5 ШЖЕРСЗГ У Ш &  W 7 - 
ra n ?  11УШ.СШ Ш 1 2Д

Схемл пневматическая ормя
ципилльнля РЕГУЛИРОВАНИЯ 

м м  г t e >  oKQftvAHHS
САНТЕХПРОЕКТ

&



90
V-

 0
2-

36
.

I«0<3
*
*

I
I

0,5St Q6 \
MflQ

* |

0,14МПд

<» > 

t ik4>
£

Регулятор
температуры
еоздуха о
помещеноо

Датчик
давления +

клапан но 
теплоносителе
воздухе негре-
шателля

Регулятор
темпоротуры
проточного

воздухе

клепан
наружного

воздуха

Клапан
рецоркуля-
цао иного
воздуха

Tse
Позиционное обоз на- ченмв

Наименование
КОЛН
чсст
во

Примечание

с т а т и  a СМ. ЛЙЬВОМО. п.5.7

09Y.jm Прибоя алгебраического суммирования
ПФ1.1 TV2S-02. ООО. 625' 77 9

Y/.Y5Y4 Ра с предела тело пневматический электромагнит
V*XOAOBOUгЗкчб02рл TV26 0703Q-76 3 на *•- 220В

ш ~ т Реле переключения ЯП2.з ТУ25-02.0ЧТ369Т) 3

сд 0*I!111К.
«о

САВ~ 6 ТУ25-02.280656- 80 1
Ф фильтр воздуха<РВ-6-62 ту25-02.гХ06ВШ 1
ВО Боб пас над панель диета ни ионного

Управления 66ДV-A TV25-OVZ7f8-78 1

Манометр МГ- f  ТУ26-02.72-7S
М/ Шкала о т 1МПа 1

¥ L¥ l Шкала о*а.г$мпо г
61 Вентиль запао нм б муФтоеыб

1563 РК, А У 15 ГОСТ 90*6~7Ц J L .
«? Вентиль диаорагмовии в п д -ц

Д у  4  TY26-07J065-74Е /
Ж . . Переключатель пакетный ППЗ-Ю/нг-!М:5б

ОСТ /6.0.526.001-77 1
ВР1* Д атчан Реле д а - 0.25 TY2$-o2tmi5i 1 m s ffig T jp s m i

Продолжение перечня см. лис г &7

Граф ики  изменения д ав лен и я

\Рвых

Млс тр о и м  приборов овезндчение штуцеров

6П f -ЩШЩ
Z —97 ОрУбОрО 
3 -  в прибору 
V — питание 

щ т р $' о -  питание 
*>СД ' * — * ы т  
Цг Yi Y* л -  питание 

А - к и т

РП1~. РОЗ; ~м> инструкции 
ГКрТ.~ НФО золрдо-нлготооигеля

Соединен** штуцеров

.........—  про нолиос/о управля
ющего согнало

---про ОТ СУ тег900 УПРОО-
ляющего согнало 

+  оышрос о атмосферу 
Н  заглушку

Н-Мнтр.

U t i t iS i
feXttTKI

Фит*Р
g « T g . m

Као.OTA П и а н о в
В Ь « Д«. gpwiwgrtw

i tE Z m .Жш
лотомлтнзлцня приточных шенгсистем

S0 M -0 8 -3 EB B

Ж т а ш а п в п *

Ш 1t fc _ и ш а в Ш Ж » С г м м тггвмлпнюшяmmни <У«ич «̂ «£*#&. W L  iw m m m u  « п * * * *  САНТЕХПР0ЕК7
Ш у й с » н » 1 ^  _кд » а  НЛУ4Л0_________ ________ ___________
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*А1 Из схемы Управления
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T l
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пЛ у ____ _____

— 1 

Г
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1

305
ч

— J

Y J

а
Y *

а

с г - т Д - 1

питание
~220в

Электромагни

ты распреде

лителей пнеем* 

тииеских

А н а г р а м м ы  з а м ы к а н и я  к о н т а к т о в  

Датчик температуры SK2 Д атчик температуры SK3 Датчик давления ВР1*

т удэ - t -г

I 1
SSS

Температура еоздухо 
перед еозАУтоногре- 
вателем
-6 0 9с 3°с W t_1_____|___ -4—

1-2

Т У Д Э -Ч

й
ь

Температура обрат
ного теплоносителя

0*С 20тМП 250*t

1-2

AA~Ot 2S

* 1

■?

1-3

Давление МПа

« /
4-

4 2 S
- 4

Датчик темпере 
туры воздуха 
перед воздухо
нагревателем

|

|1
Датчик тотпе-
рагуры обратно
го теплоноси

теля I?
Разрешение & *» 

! feпуеко

Датчик теше- 
р а гу  кы  
наружною 

воздуха

датчик
реле
потека
воздуха

Автоматическое
включение
циркуляционною

насосе
теплоносителя

В схему УПРАВЛЕНИЯ 

е только Аля схема**9в

Избиратель режимаSAf Датчик потока воздухаSD1 Датчик температурыSK6

Позиционноеобозначение
Наименование

Коли
чест-
во

Примечание

Аппаратура по м есту См . альбом О. O.S 7

SK2 Устройство геоморегулирую шее ЗлектРо
SK6 чес кое Т УАЗ - f-2 TV2S-022Sf07U- 7$ 2 КОНТАКТ „ л -
SK3 Ус тройство теом о ре солирующее олек-

твичеекое ТУАЭ-Ч ТУ25- 02 2ВЮ7М- 72 1 контакт „3*
TPS

]1S*1 .

лический ТПП б  TV25-02fiOK2S7402S)-84 t трнмого дейсшп
ТР1 Терморегулятор пневмотическиП лилоти-

метрический тппд-тд ryzs-oz/ymsmois/J* JL. прямою а ебстеоя
SDf Датчик-реле потока воздуха

ДРПВ-2 TV25-02 020 7S3- 75 1
взг Вентиль диаФоогмоеый ВПА-ЧАчЧ

Вб.г.В9 ГУ26-07. Т025-7Ч6 S
НМ1 М ембоанный исполнитель ньн/ комплектно с

механизм ГОС т9##7- 70 / Клапаном н.о
НМЧ.ММВ Мембранный исполнительнь/с/ меха• Комплектно с

низы с  позиционером ГОСТ9237-70 2 клапаном М3

003 -  ТО/02

£«1
45

С

I !$* W 
* ь  д  К
£ * 
г *

пр
ог

ре
в ъ

s>
>a

s
sо
ft

1*

Sfc

J L JL 6 L -.

J

я

ж

с Г б м X
ft-1 At —. — —

ci-tA i — — я
С? (At —• x — —

— — 2SL
s2 S — >Su —
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давления *
Клапан на

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ
воздухаилгРЕ-

ШАТЕНА

РЕГУЛАТОР
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Клапан
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в 71
B B S ? Па  им енование

к»-

'Ч го
ПРИМЕЧАНИЕ

___
С тд ги в СМ.АЛЬММ 8.0 5,7

f f f V . ,/ 7 * Привод алге$рдического суммирования

097.7 m s - 02.040.628-V ¥
HYIY4 г I i I f ЭЛЕКТРОМАГНИТ

23 КЧ 802РЗ TS2S-07.O34-7S 3 НА *2206
РМ..РОЗ P m  ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПП2.5 тугз-м. 0Ч13М-П 3
-  СВ. Игр вил из ято р давления воздуха

СД8-6 ту25'02. 280656-80 1
РиЛЬГР ВОЗДУХА Р8'6-02 ТУ25-02280.666А 1

60 Ш п  ЯСНАЯ ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ВИДУ-А ТУ25-04.2710-70 /
Манометр м т -1 т у 3 5 -0 2 .1 2 -1 6

Mi Шк а л а  0+1 МПа 1
М2. М3 Школа  о*оЛ$м па г

Bi ^ Вентиль запорный м уф товы й
15БЗРК Ду78 ГОСТ 9086-74 1 1

-12 Вентиль ЛИАРРАГМОВЬМ ВПА-%
Ау * ТУ 26-07.1085-14Е 7

SA1 Переключатель пакетный ппз- ю1н2 эт,зб
ОСТ 16. О. 526. ОМ- 77 1

ВР1* Датчик - реле а д - о. 25 тугз-отогп-83 / ТОЛЬКО ДЛЯ сипы Нин
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Наим енование
КОЛЯ
ЧЕСГ
во Примечание

Ап п а р а т у р а  по м е с т у СМ. Я ЛЬВОМ 0. п. 5.7

SK2 Устройство терморегуаируюшке алрктри-
SK6 ЧЕСКОЕ т у д а 2 ТУ25 -02281014-78 2 КОНТАКТ „З 9
Ш Устройство терморегулирующее элекгри•

45 С КОЕ ТУДЭ-Ч ТУ2 5 ' 02.2810 74-78 1 КОНТАКТ 3 "

TPS Терморегулятор пневматический биметаа

ЛИЧЕСКИЙ ТИПЕ ту25-02(4X2.514.025]-84 1 прямого действия
TPf Терморегулятор пневматический дилаго*

МЕТРИЧЕСКИЙ ТППД-1А ТУ25-02(4X 2.57У.025]-8Ч i прямого ДЕЙСТВИЯ
SMI Д атч и к - реле  потока воздуха

Дрпв-г rs is -o z . 090 7S3 • i t f
83 Вентиль диа<ррагмовый в п д - ч  Д чЧ

85... 811 ТУ г о -07. 10SS-74E 7

Ш 1__ Ме м бр ан н ы й  и с п о л н и те л ьн ы й КОМПЛЕКТНО с
МЕХАНИЗМ ГОСТ 9881-70 1 клапаном но

имч.мз Мембранный исполнительный меха- КОМПЛЕКТНО с
HM6 НИЗМ С ПОЗИЦИОНЕРОМ Г0СТ9888-1О 5 КЛАПАНОМ Н.з.

ТИП ЩщгЕР с ^ * ^ 0
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Ш
38

е т я т я ш я з я

Ш Й А  1М ( | М А Т И Ч е С Ш  А Р И И '  
П И А А Ь Н М  « Щ Л И А 0О А Н И Я  
Ю И  J U 1 О К О Н Ч А Н И Е

САНТЕХПРОЕКТ
К и ш м ш Фо р м а т  А2



ш
-e

is
t.

 »
t 

Ян
ив

н 
1, 

<u
tn

Z
/ 7 « Обозначение НИИПЕНОВИНИЕ К-80 Прим.

Стандартные  изделии
. .

1 Стоймя СТЯГИ В Я СП-8 00’*Х М

JPOO ОС Г 36.13- 76 1
’~~ум—

1 Угольник УЗ800 ГКЗ- ПО-S3___ .1 - ТПЗ-гЕЕЗур
3 Угольник нп$ао ткз - t/ в ’ з з i тт-Езез

Прочие изделия

к РЩ РП2 Розо П ЕРЕМИНЕ МНЯ ПП Z. 5 тЙзУТВЗ
5 5П 6виляем ля пяиель дистанционно-

го управления ВПДЧ-А 7
6 П2. ИЗ Пянояетр мт~1 ш ш я о н х з т г

~Т5
тпз-т-в

7 8Н датчик- реле Д Д -0'iS 1
в Р Фильтр воздуха 98-6-Q2 1 rnl-$?-S3
9 т ПаномЕТР МТУ Шкапа О+7 МПа У У7ТП5-/0Ш
10 $я1 Переключатель пакетный

п п з -  ш/нг v i s e 1

9ПЧЯЕ 35.83

•Ш Ш ТШ ш Ш ЗЯШ Я
и ш т ш з ш я ^ т ш

гш т ж ш ю я .ъ з т и л ицвзаяе т шзштшт

Двтапягнзацим притонных вшнтснстеп

Стятив С Si. 
Об щ и й  вид.

к л т Аист ЛИСТОВ
bo

С А М Т Е Х П Р О Е К Г

Поз. Обозначение Н а и м е н о в а н и е К-В4 Притч

11 Ц У З **5ttс11i

КИЙ к ходовой 23кч802рЗ г
11 81 Вентиль запорный муфтовым

IS S ip  К Л P is JL
13 62 Вентиль Диефр яг новый БПА-ЬДч k / 13

тз-п-аз
/к СК1 Коровке соединительна* ксто 1
15 Соединитель переборочный ПС ЯВхбIjL.
/$ Соединитель отборочный ПСП8x8 1
17 Соединитель трои ни новый пег6 3
18 Соединитель пстпе г
19 Соединитель ПСТП8 1
М Соединитель пеббх тру в fk  " 3
21 Соединитель ПС88 хтрув Не " Z
22 Соединишь ПСЗбх Тр у в '/ч" Z
23 Соединитель сш пп  Ю хем У
24 УяшЕчннкб с  шайбой ь
25 Ияконечникв с шайбой 2
26 Панель 120 х г ь е  х?

пятЕРнал 1
*

МНТЕРНЛЛЫ

17 Провод П810,75 ГОСТ 6313-79 10 м
. г§ ПроводП831,5 ГОСТ 6323-79 у м

19 Трубя ПИП 6X1 ТУ6. 85. 1759-76 30 м
30 ТПВЯ ПИП 8X1,6 П 6.051759-76 10 м
И Металлерукав рз-ц-х- шю

т пг-зэав- i s 5 м
32 Труеа 6ЕСШШВНЯЯ10X7 ГОСТ В73Ь- is 0,5 м

90Ч-02-ЗБ.22 ЛИСТ
и

Вий и » внутреннюю плоскость

JL

1
2 
$

JM1
JSL.
JUL,

50ТВ.ФМ

bpreJ/kS.
9 №

1. * Р ИЗМЕРЬ/ ДАМ СПРЯВОК.
2. Датчик- РЕЛЕ ДД-8,15 гтоз.7 Устанавливается 

ТОЛЬКО ДАМ схем им Щ  Щ  ЬН,- 6Н

_23?sr?'<P&
904-02-36.83 ж

*м



$ « ч

4 $

И

Я п Ош н я ч е н и е И янменовяние К~80 tlPH/ltY

_
Сгйнййртныс нлаелия

_ L _ С т о и м  с т я г и в я  e n so o
УШ -ЗР0О ОСТЗБ. 13^76

г ИЗ- 8033
1 У ГОЛЫШЕ 13800 ТКЗ 418- 33
? Угольник  УП800 ТХЗ-Н8-8/ 1

ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ

ТТГУП-&к РП1РП2 Р ш  п ерек л ю ч е н и я  ПП2.$ 1
S ПЯИ. ПФ 2 Призор й л г зв р я  яузского с у п и м -

РОЗЯНИЯ П Ф Г / 2
У К /

6 t i l  M l МЯНОТГЕГР tfT -f. ШкЯЛЙ 0НК5ПЛ* г тмУт-&
7 БП Б р и л  я  с и я я  п я н в л ь  дист яниноя-

НОГО У ПОЯВЛЕНИЯ 6ЛДЗ-А /
9 Ш Пя н о п етр  /171. Ш к я л я  O+ftlflct 1 rn/rn-B
} <р ФИЛЬТР В Ш У * В  ФШ $*02 /

11
щ р я

Ю са СгяшнлнвятоРлявлшния шоцяяедяб / Ы/
ТТП-П4Е

дам-оа-ЗБ.88
-  Автопяпаяцнл пнт'ишх пн г систем

Поз. Обозняченне НяИМЕНОВЙНИЕ к-т ftpurtei.

11

а

$А1 Переключятель пякбтныи
ппз-м / tn  за s e 1 _____,

^ у щ у з Ряспределитель пневмятичес-
кии к  ходовой 13 кч 302рЗ 3 _____ _

13 82 Вентиль дияфрягновыи $П6~4£хк 1 rtfS -fl 33
t k 81 вентиль Зяпорныи тгчфтовыи

i s ~
16

/s s ip K . а* к 1
__ СК4_________ Короеня соедниительняя кс-го 1

Сотнить переборочный пспзхб 7
17

_ j e _
19

Соединитель гроиннковын яств 11
Со един иг ель Пстпб ' 2
Соединитель ПСТП8 1

20 - — ---------  — Соединитель ПС3 6 XТруб'к' к _
21 Соединитель п е в  8 х Труб Hi  " JL.
гг
гг
г  н

Соединитель пев бх Груз /Л '' Z
Някоиечник 6 с ш ян бои $ „
И я  конеуни к  8  с шяибои 1

— ПЯНЕЛЬ1Ш2Ь5Х2г п „
mm***/, W f h f f i w R i m w jL -

• _________  —

МНТЕРИЯАЫ

26
- -

ПравоеПВ/ B.TSГОСТS323-TS 10 Tt

Z7 Пролай П 83/.5  ГОСТ(323-73 S’ M
* 28 ГрзбйПИП6Х1 Т36. Of. 1733-76 90 rt

2f Г р м я Ш  8X1.6 T3f. 0S. 17ИЗ-76 to M
30 М е г я л л о р у к я в  р з -Ц-х- ш/s

ТУ22-3388-17 s M

304-02-35.28
№2-

Виц ел лязтржееюю плоско,ere

JL

5S

1О
*
*»
£«ч
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100

£

: А Ь Л 4*Г0ФЬ9
SX*f

*  р я л н е р ы  е л я  спряы зк

4 з

9 0 4 - Q 2 - 3 E . 8 8 4S

Типовые материалы для проектирования 904-02-36.88
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