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АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР 

С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

АЛЬБОМ IV
п р и то ч н а я  Ве н т и л я ц и о н н а я  к а м ер а
с одним ВЕНТИЛЯТОРОМ,
СЕКШЕЙ ОРОШЕНИЯ И
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО в о з д у х а

РАЗРАБОТАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ 

ЭЛЕКТРОПРОЕКТ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА б.Г. ПЕРЕКОПСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА X. К. МАИ ГУ ШЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 
М И Н М О Н Т А Ж С П Е Ц С Т Р О Е М  С С С Р  

П Р О Т О К О Л  от 1 5 .0 9 .1 9 8 6  г .

кф и̂тп мне.Л-2тз-од
ПРИВЯЗАН

ИНВ N*
Формат А2,
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GXEMA ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ СХЕМАМИ.’

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

МАРКА
ЧЕРТЕДО Наименование Страница

Ъ\ Общие данные г

№ Схема электрическаяПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 3,4,5,6,7. 
8,9, /0,Н

33
Ш.ИТ УПРАВЛЕНИЯ Г | 11 /ЭДGXEMA ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ЭЧ ОПРОСНЫЙ АИСТ 45

Наименование схемы Обозначение комплекта
Наименование проектной 

организации
Примечание

Регулирование . Окема

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

У правление вытяж ными  

вентсистбмами  Схема

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

Дистанционное управление . 

Gxem a  электрическая 

принципиальная

Противопожарная автоматика 

Схем а  электрическая 

принципиальная

АППЛ1>АТ?)РА УПРАВЛЕНИЯ, Ш Ю ЧАЯ СИЛОВЫЕ ВАШИ, 

Р№ мешается в щ и те  т я в д е н и я  приточной ц ент- 

КАМЕРОЙ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ
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Сх е м а  техн о ло ги чес кая  уп рощ енная  

взаим освязи  элбктроприемнйков

Обслуживаемое

помещение

А

Клапан

наруж ного

В озд ухонагреватель

Пояснение работы контактов  д а т ч и к о в :

Контакт р а з о м к н у т  при о тс утс тв и и  д а в л е н и я  водь/ 

( после насоса)

Контакт р а зо м кн ут  при аварии  ( н ап ри м ер , при п а д ен и и

ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ в ТЕПЛОСЕТИ, ПРИ ПОЖАРЕ И Т.П)

Контакт р а з о м к н ут  при о т с утс тв и и  потока

ВОЗДУХА

контакт разомкнут при з н а ч е н и я х  тем п е ратур ь» воздуха 

РАВНЫХ ИЛИ меньших 3°С (перед в о зд ухо н а гр ев ател е м ) 

Ко н так т  р а з о м к н ут  при з н а ч е н и я х  т е мпсгатуры
ОБРАТНОЙ ВОДЫ н и ж е  РАСЧЕТНОЙ

Контакт  р а з о м к н ут  при з н а ч е н и я х  т е м п е р а т у р ы

НИЖЕ РАСЧЕТНОЙ

Ко н так т  р а з о м к н ут  при з н а ч е н и я х  т е м п е р а т у р ы

W Q(BPJ) ВОЗДУХА НИЖЕ РАСЧЕТНОЙ

Контакт з а м к н у т  при открытии  кла п ан а  на

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ („КЛАПАН НЕ ЗАКРЫТ")

У сло вны е  о б о з н а ч е н и я :

к ЗАЖИМ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ КП 

(Й)* МАРКИРОВКА ЗАЖИМА РЕЛЕ ВРЕМЕНИ КТ1

t  ЗАЖИМ КОЛОДКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЕ 55*67 

[5] •  МАРКИРОВКА ЗАЖИМА КОЛОДКИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

О ЗАЖИМ КОЛОДКИ УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
ДЛЯ УНИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

274 МАРКИРОВКА цепи , подклю чаемой  к з а ж и м у

колодки

2Р* МАРКИРОВКА цепи ИЗ CXEMbf РЕГУЛИРОВАНИЯ

Вы д е р ж к а  в р е м е н и  реле к т И - 4 с

03
0Б03НА'
ЧЕНИЕ На и м е н о в а н и е Кол. Пр и м е ч а н и е

Электрооборудование, устанавливаемое по месту

e k i. ekz Эл ек тр о н а гр е в а те л ь  * 3 50  6 2 Комплектно

АН,М31 Электро д ви гател ь  * ббо в 2 с

М .№ " *  350 В г ОБОРУДОВАНИЕМ

МВБ М е х а н и з м  испо лнительны й  *ггов i Комплектно с каапаноп

Посты управления

S6t

S63

SB7

Перечень ап п аратуры , входящей в состав щитов ЩУПВ,ЩУЛБН, 

приведен в товаросопроводительной д о к ум е н т а ц и и , поставляемой

ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ КОМПЛЕКТНО С УПОМЯНУТЫМИ ЩИТАМИ

Прито чная

ВЕНТСИСТЕМА

1

9 0 U - 0 2 - 2 7 .  B S  9 2

УПРАВЛЕНИЕ И «ИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ £60 В

Привязан t Е Ш П И Ш 1  В Е З Е М  1

Р 2,
ЗАМ.НАЧ ОТДОСТРОВСКИЙ 4
Н КОНТР Огнен ко 1^Т Схем а  электрическая

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 4П
( н а ча л о )

НПГШРСПАЛ - 'Т/уУу -

г п и
Э Л Е К Т Р В П Р О Е К Т

М а с к в я
cbftDIU&r

L ~ 1 Рук гр- ГИНОАМАН AS* 2t
\тъ  и? I — Стин* Давидсон - Щ * 4 »**



поц
л 

I П
од

пи
сь 

и д
лг

л 
Ш

ам
 лн

вн
?I

л Раст./= C D  кВт
&ВОД ^  6 6 0  В  п г- ~ I ь 

, . . PpaCm. -L  . кВт
А/1 б/\ с/\

Ом. АИСТ 6

У ПРАВА СВИС ПРИТОЧНЫМ! ВЕНТИЛЯТОРОМ 
-  3 8 0  / 2 2 0  В

—о

1 В/2 С/2

< < v <

■ о

К/

н и

т

ATS

- ЗВОВ

[ ] т
see

SA1 ___ P i

Q M  1 Откл, в/fA. 2  SB / J

У П
CfJ IT T

и

S A 2

M  О A

j  Az

- T V Y N . Т У /

КО/
___ См. тлел г

________ / J L W 4 0
Г С то п  п у с к \

* \8

FU3

А 40
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См. А И С ТЫ  4 ,6
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У з е л  I

Г

1_ . J
Приточная

Вентсисгема

Из СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫТЯЖНЫМИ 
v ВЕНТИЛЯТОРАМИ, СБЛОКИРОВАННЫМИ

С ПРИТОЧНОЙ ВЕНТКАМЕРОЙ

V

DO з

IZ * ./г/у

5 9,10
Р i m ___

3 mfsiimw
/> Ж  22 „ _

7 58,91,91, 91\
0 91,9191,911

3 93.93, 93

I f  1
Г

/

Включение
СИЛОВОЙ ЦЕПИ 
и ПИТАНИЯ 

ЦЕПЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ

2 Вид УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИ ЕСТН6/Й

J
Пуск

ПРИГРЧКОЙ
ВЕНГКАМЕРЫ

А

5

ВИА
УПРАВЛЕНИЯ

ДИСТАНЦИОННЫЙ

6
Вид УПРАВЛЕНИЯ 
ОПРОБОВАНИЕ

7

8
Включение

вентилятора

9

/0

1/

Работа
ВЕНТИЛЯТОРА

/2

13

Сигнализация
„ПРИТОЧНАЯ
ВЕНТКАМЕРА

работает3'

19

15
Сигнализация
ПНАСВС РАБОТАЕТ'

С И

JM76 5-05

9 О 1 * - 0 г - П  6 6  9 2
Управление, и силовое электрооворшвание проточных 

ВВНГПЛЯЦМННЫА КАМЕР С ЭЛЕКТРОД вИГДТГАЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

Привязан Стадия Аист Листов
р 3ЗЛМНАМТД Острове кил 4

Н КОНТР, Огненно ЪА 1SH1. Схема зл е ктр и ч е с ка я  
п ри н ц и п и ал ьн ая  ЦП

(ПРОДОЛЖЕНИЕ.)

ГПИ
ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ 

MOCK BR
РУК ГР гинодман /№ ?

Т Щ 7ИнВ Л/Й СТ и ш А 4ВИД С9Н (& 1 Г
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См. АИСТ 5

16

Защита

от

Замерзания

/7

18

19

Сигнализация 
„За мерз Анне"

Пр и то ч н а я
&ВНТСИС ТВ МА

21763-05 5

901.- 0 4 -  2 7 .8 6
Управление и  силовое $лектроо6орта овдние приточных

ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НАНАПРЯЖЕНИЕ 0600
При виза н Ста а ИЯ ЛИСТ листов

Р Я
5АМНАЧ.0 (ЦОстровский 2Ш?)
Н КОНТР Оки емко i r r - zcpty Схем а  э л ектри чес кая

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЦП 
(  проаоажение )

гп и
ЭЛЕКТРОПРОЕКТ

MDCKBR
Рук ГР. Гиноа мАН VJW

им в. лт% Ст. пни А АВИА СОН Ш16
Копи Pub A A tMo/uA) Формат А2
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41
33 *

а 1 |
£

$

$
я 1 1

к!
1 $

36 £ 1 >ч
$

1 1 1
37

•*г
$

30 1
*

J 32.36,37
р 13,4 37,89

У з е л  J L
(0  ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГИТТА НСТГОЛНИГЕЛдНОГО МЕХАНИЗМА)

Уз е л  Ж
(В ЗАВИСИМОСТИ o r ТИПА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА)

Пр и то ч н а я
ВЕНТСИСТЕМА

217Ь5-05 6

9 0 U - о г - 2 7 . ЬБ П

Управление и силовое злехтроооорудование приточных
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 S

При вязан Стадия АИСТ Аистов

Р 5Зам нач.оц Островский 4) пк<м
Н КОНТР Огиенко Д is.om Сх е м а  за е ктр и ч е с к а я  

п р и н ц и п и а л ь н а я  ПП
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

г п и
ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ 

MDCKSR
рук ГР ГИНОДМАЫ А З ^/ 71 C'tSb

инв  //? СТ иНМ ДАВИДСОН Я&!>
Копировал ■ ФОРМАТА?,
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>/ПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

~ггов

ssgs

53

Я

3хшСсо<со.

оО

Местный

Аистанционш

55 Сигнализация

„Электронагре^

ватель включел/

\ \ кмз
А18|В18 ш

I ь р р !  ш

А49 Uj9 cia

i33|H 
I 1 1

W & S LI I С21 сзз_

1 15.59 1
£ 89 1

* -Г Н г И М
2*27 | УЗЕЛ VJ |

-_1_I
3 60
Р

60

Опробование

М естный

Включение насоса

ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОМ 
ЗНАЧЕНИИ 

ТЕМПЕРАТУРЬ/

Узел у
(в ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЕДИНЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ)

У зел  V)

(в зависимости от исполнения блока)

IU ш0 х X X X UJ
1 -1 2

rt I Д53| В33| С33|

[ f  Т  г ) Т Т  т"] 
|_________«J____________1

(Ч I А33| В33| С33|

1 1 
1________«L*____________1

I s-о X

‘ 5  
i  s £  °

j b o n A t i ,
4 3 2 1 5 6 7

1________ ! Ш ___________ 1

" b r W T T l
Г Т 'Т - 'Г - ‘ Т " Т 'Г - 'Г 1

!_________ « л __________i

X  У~ 
х  г5
с  »
«с >< 
£  3

ш о

В к л ю ч е н и е

^ п у с к )

X  X

1  *
X fir c  х  о р -  
СС С * £
&  <=2X  З Р **

Отключение
(от)

Из СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

При то чная

ВЕНТСИСТЕМА

ПРИВЯЗАН

Й н О Т

Z1763-05

3дм нач от/ Островский

н контр. Огиенко

гк от

90!»-ог-гт8Б э i
У п р а в л е н и е  и силовое электрооборудование  п р и то ч н ы х  
вентиляционных камер с электродвигателями на напряжение 650 6

УЖ М йШ \ш ш ш шгзжшщ  
т и ш и  ы м ш г .и  r e r a i  м ш

И ^ |  Gxem a  электрическая  
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЧП 

( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

СТАЛИЯ Лист

б

Аистов"

Г пи
ЗП EKTPQflPDEKT

М Р С К SR

ко п ир ов ал Формат А 2,
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J/ПРАВЛЕ НИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ

Ввод *  380 В Р^0Т - [ __ | кВт

1
U JL

Узы VJI

93
В к л ю ч е н и е

п и т а н и я

95

1

<
3
3
Ui
С
«0
«
А.
С
7>
с£
3

СО

О п р о б о в а н и е

А в т о м а т и ч е с 
к о е

С в о б о д н ы е  к о н т а к т ы

У ----------— — — у------

Для ПМА Д м  Ш

Приточная
в ен т с и с т е м д

Ш 5-05  б

9 0 1 .- 0 2 -2 7 .8 6  9 2

П̂РАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОННЫХ _ 
ЬЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ ИА НАПРЯЖЕНИЕ 680 8

Привязан Стадия Лист Листов
Р 7Зам нач от/ ОСТРОВСКИМ м 2k*m

Н. контр ОГИЕНКО id, Схема эл ектри ческая
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ АП 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

гпи
ЗЛЕКТРОПРОЕКТ

М О СКВА
Рук гр ГИНОДМАН /V*?,

Инв 49 Ст инзк. ДАВИДСОН ъ Л цяч
Ко п и р о в а л  Ф о р м а т  №
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Реле времени КТ/

** i, = so.. т с
t j  =  t t - M c  

* *  t 4 = 60... 180c 

L  - t4 +15  c

4  = V  */c
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Д иаграммы замыкания контактов

Конечные в ы к л ю ч а т е л и  исполнительного м е х а н и з м а  М бб

ОБОЗНАЧЕНИЕ
КОНТАКТОВ

конечных е м -
ЛЮЧАТЕЛЕЙ
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Ход ВЫХОДНОГО ВАЛА ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
Открытия
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И Н Е Р Ц И О Н
Н Ы Й Щ
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Переключатели унктверсльные

SA2
п т - 120120*4

Ооеди
НЕНИЕ
KQHTAK

TOB

- m
HOE

, om  
' Б0 В1

НИЕ
l A*fC- 
f- ТАЩИ 

опт
- M 0 Д

4 y » Q« + tf$°

1-2 X — —
3 4 — — X
5 -6 X — —
7-8 — — X
9-10 X — —
11-12 — — X
134k X — —
IS-IS — — X
1748 X — —
19-20 — — X
21-22 X — —
23-24 — — X
2S-2S X — —
27-28 — — X
29-30 X — —
31-32 — — X
35-3*4 — X —
35-36 — X —
37-38 — X —
39-90 — X —
41-42 — X —
*4344 — X —
4546 — X —
97-98 — X —

*  НЕ используется

SA3

ПКУЗ-16Н3083
Сведи-
пение
КОНТАК

тов

Зима Л е т о

3 Л
/)° 4 5 °

1-2 X —

3-4 X —

5-6 — X

7-B — X

940 — X

11-12 — X

$ А 1 , S A 4 , Ш

Л К У З - / 2 Н 0 Ю З
СОЕДИ
НЕНИЕ.
КОНТАХ

год

Отклю
ЧЕНО

Вклю
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откл Вкл
0° *45°

1-2 — X

3-4 — X
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0* 145°

1 - 2 X
3 - 4 — X

Условные овознлчения:

У7 7 \ Контакт з а м к н у т  

1 "  J  Контакт разом кнут

Приточная
в е н т с и с г е м а С

ПРИВЯЗАН

!4лг%Ьинмота Островский т г -
Н КОНТР ОгИЕНКО О д  ■

№
>2 Vy

Рук ГР 
Ст ним.

ГИНОДМАН
ДАВИДСОН З е Г

K d

2/763-OS 9

90U-02- 27.56 П

УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРИТОЧНЫХ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШЕР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НЛ НАПРЯЖЕНИЕ 660В

Стадия лист листов

Р 8

Схема э лек тр и ч ес к а я
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЯП

(ПРОДОЛЖЕНИЕ )

гпи
ЗЛЕКТРОПРОЕКТ

МОСКВА
копире вал 4>opmat AZ



Контакты аппаратов\ предусмотренные еле мой
УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ в е н т к а м е р о й Тавлица / Пр о д о лж е н и е  та б л . /

Наиме нование скемц
В КОТОРУЮ ВЫДАЮТСЯ 

КОНТАКТЫ (ПАКЕТЫ)
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Приточная
ВЕНТСИС TЕМ А

■U)

! № - о г - ш б э г
Управление и сиаооое электроо60рудоб анис приточных 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР С ЭЛЕКТРОДОМ ГА ГЕЛЯМИ на нлпряшиеШЬ

Сталия ЛИСТ л истое

Р 9

Схем а электрическая  
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 4/7 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЭЛЕКТРОПРОЕКТ

москвп
Копировал <AuduMtu ф о р м а т  А2
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Та6 Щ а 2
Контакты аля дистанционном  управ лани я  вентилятором

Вид дистанцион
ного управления 
(ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ 
ПРИТОЧНОЙ венг-
камеры предус
матривается 
только о д и н  из
ВИДОВ ДИСТАНЦИ
ОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Расшифровка условного
ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНТАКТОВ, 

УКАЗАННЫ/ В СХЕМЕ

Примечание

Писк С топ

/ я 3 ‘i

Управление с 
Диспетчерского 

пункта

7 S  8 3 ^ 7

Отключено Включено 
Отключить включить
7 1 П \ \8

Отключено Включено 
Отключить Включить 
Ъ |—| Г-17-  +-■+ [

Z - J P - L

Уп ра в ле н и е  из  
обслуживаемого 
ПОМЕЩЕНИЯ (С
(одиночного поста)

ТА5АИЦА 4
ГАС ШИФРОВКА УСАОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНТАКТА МЬб

Расш иф ровка  условного 
ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНТАКТА

Тип
электрического

ПРИВОДА
исполнительного

МЕХАНИЗМА
Номер ц е п и ; в к о то р о й  исполь 

зуется КОНТАКТ
______________ 13____________

МЭО-16'

МЭО-ВО

мздчоо
\

7 8

ИЗО -6,3 К06

ЕСПА-02ПВ (НРБ)

9 40

Таблица J
Контакты д ля  дистанционного  управления электр о н а грев а телем

Вид ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (ДЛЯ КОНК
РЕТНОЙ ПРИТОЧНОЙ 
ВЕНГКАМЕРЫ ПРЕДУС
МАТРИВАЕТСЯ только 
ОДИН ИЗ ВИДНО ДИСТАН
ЦИОННОГО у п р а в л е н и я )

Расшифровка условного
0603НА ЧЕН ИЯ КОНТАКТОВ 

УКАЗАННЫХ 0 СХЕМЕ

Пуск Сгон

1I1

4 2 3 0

Управление с
ДИСПЕТЧЕРСКОГО

пункта

410 4*3 109 //У

Отключено Включено 
Отключить\ Включить но | — j — \НЗ

Отключено Включено 
Отключить | I Включить
ш  | q  , r r w

НО Ъ ' 413 Ж -З ц Л * .

Управление из обслу
живаемого помещения 
( с одиночного поста) но ТР* 143 Ж ^ Л £ _

Ток у с т а в к и  т е п л о в о го  р е л е  п ус к а теля  Таблица 5

Наименование механизма
ХУСГ (А)

Приточный вентилятор

Насос

Циркуляционный насос

Приточная
вентсистем а

1

*7763-0? Н

9 0 1 г о г - г ш  э  i
Управление нснловОЕ электрооборудование приточных ггп 0 
ВЕНтЛЯЦНОНКЬи КАПЕР С тктдВКГАЕЕММН НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В

ПРИ093АН СТАДНО лист Листов

р 40Замначащ Островский а НАШ
Н контр ОГНЕННО - fip 7S*IU Схема электрическая

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЦП 
(ОКОНЧАНИЕ)

спи
ЗЛЕКТРППРОЕКТ 

М О С К В А

Рук ГР Тиной млн / р ?
ИНН лп Ст ИНН ДАВИДСОН ы . ши

Копирооал <ЖлУи*« Формата2



ИНВ Ив ПОЛЛ Подпись И ДАТА В5АМ HHBNC

К РАСПРБД^СТР0ЙСТв>1

(для в арианта ! )

К ЩИТУ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЫТЯЖНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

т ь

К УСТРОЙСТВУ ТЕЛЕМЕХАНИКИ

К ЩИТУ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕНТКАМЕРОЙ

Д Р *  
Г  s

S *

Р |
-Со» 5Itla . « г
З:гп

m

2.5
P tC ?

R § i
tPTJ
a m

m

К ЩИТУ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕНТКАМЕРОЙ

К ЩИТУ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕНТКАМЕРОЙ

2=*
я 5

I I

I
Осо
I

со

С П

СьЭ

VvQ

I
5

К ПОСТУ УПРАВЛЕНИЯ в 
ОБСЛУЖИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ

К щиту Диспетчера

К УСТРОЙСТВУ 

АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

К распред устройству 

( Для в арианта  1И)

К ЩИТУ РЕГУЛИРОВАНИЯ

К ЩИТУ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(только для ЩУП6Н)

I \ф .. маркировка жил

ПО ПРОЕКТУ РЕГУЛИРОВАНИЙ

г  Подключение кабеле я (проводов)

К МАГНИТНЫМ ПУСКАТЕЛЯМ

Жила кабеля ( провода) |А|в |с 

Зажим  пускателя | е и  16



ИН& № ПО0.Л ПОДПИСЬ у\ ддтд ЙЗАМ и не N*

— •

К РАС ПРЕД УСТ Р0ЙС1ВУ 

(ДЛЯ ВАРИАНТА \)

К щиту ^прдвлеиир

ЯШ ИНЫ М И ВЕНТИЛЯТОРА МП

Ввод-380/220 6

К УСТРОЙСТВУ ТЕЛЕМЕХАНИКИ

К \ЦИТ>) УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕНШМЕРОЙ

К ЩИТУ УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕНТ КАМЕРОЙ

I
=» «̂ Т=

gSS
m 2 e
ж 2  S
3.3 s

т
^ 2
пЗ|
ШТ1

К р т у  УПРАВЛЕНИЯ 

ВЕКТКАМЕРОЙ

(S>
I

CNS

СП

Ct3

Бвод,

А! в 7 р |

( хЬ®

©

6G0/380 В

К ПОСТУ УПРАВЛЕНИЯ 

ОбСЛуЖИВАЕЛММ ПОМЕЩЕНИИ

К ЩИТУ ДИСПЕТЧЕРА

К УСТРОЙСТВУ АВАРИЙНОГО 

ОТКЛЮЧЕНИЯ

К РАСПРЕА^СТРОЙСШ 

( Д Л Я  ВАРИАНТА Ш)

К ЩИТУ РЕГУЛИРОВАНИЯ

т н

К ЩИТУ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

(ТОЛЬКО ДЛЯ ЩУП6Н)

< Лр2р... МАРКИРОВКА ЖИЛ 

ПО ПРОЕКТУ РЕГУЛИРОВАНИЯ

2 Под кл ю чение  к а б е л е й ( прсводов)
К МАГНИТНЫМ ПУСКАТЕЛЯМ 

Жила кабеля ш ш ь ь ) | А|в| с 
Зажим пускателя 214Щ
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ФОРМА 1

Опросный лист _

НА ЩИТ ТИПА

Наименование и адрес предприятие

2. Наименование объекта

з. Наименование и адрес заказчи ка

k Наим енование  и адрес проектной организации

5. Завод- изготовитель - Ангарский электро м еханический  завод 

865ЭД4 г. Ангарск,, Иркутская  оба

6. Исполнение щ и та  1ЦЯП6 ~GQD~DDDQU
7. Пе р е м е н н ы е  техн и че с к и е  д ан н ы е  принципиальной с хем ы

УПРАВЛЕНИЯ

4 г 3 k 5 6 7 i 9 <0 И it a

(ненужные вычеркнуть)

$• По ДАННОМУ ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ИЗГОТОВИТЬ ______ щит (н )

9. Об о зн а ч е н и е  щ ита foe) по проекту  э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  части

ОБЪЕКТА .__________________________________________________________

<0 КОЛИЧЕСТВО ПРИВЕДЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ОДИН ЩИТ __________

ЧН .  КОЛИЧЕСТВО ПРИВЕДЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ Н А  ______  ЩИТКОВ) _________ -

fc. Степень защиты щита - ТР31, IP44 по гост \Ш -90
( ненужное вычеркнуть)

Главный инженер проекта __________ ____/________________j

у---------" ---------------  «  —  г

Ф орма 2

Опросный лис? 

на щит типа

1. Наименование И АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ

2,. Наи м е н о в ан и е ОБЪЕКТА

3. Наименование И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА

k. Наи м е н о в ан и е И АДРЕС ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5. Завод - изготовитель - Ан гар с ки й  э л ектро м еханический  завод 

8 6 5 Ш  г. Ангарск,, Иркутская оба.

Б. Исполнение щ ита  1ДОПБН ““ П П П  H G D D  O D D

7. Пе р е м е н н ы е  т е х н и ч е с к и е  данные п ринцип иально й  схемы 

управления

i г 3 4 S 6 7 8 9 40 44 /5

(н ен уж н ы е  вычеркнуть)

9. По ДАННОМУ ОПРОСНОМУ ЛИСТУ изготовить ____  щит/ов)

9. Обо зн ачен и е  щ ита  /ов)  по проекту э лектро техническо й  части

ОБЪЕКТА ___________________________________________________ ___________________

Количество приведенных панелей  на один щ и т  _________

и. Количество приведенных панелей на ____  щит(ов)______

12,. Степ е н ь  з а щ и т ы  щ и та  - J P H  I P M  по г о с т М 5 4 - Д О  
( ненуж ное вычеркнуть)

Главный инженер проекта _________________ ______________

_ m s ^ 0 5
— —

904- 02- 27. П  Э 4
У п р а в л е н и е  и  с и л о в о е  э л е к т р о о б о РУДОВАНИБ ПРИТОЧНЫХ I 

ГЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В|ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР с  ЭЛЕНТРОДВиГА'
ПРИВЯЗАН Ст а д и я Аист Листов

Р )Ц[|2Ш Е Я ! И
Н. КОНТР 10гм ЕМКО щ ш

О п р о с н ы й  лист

г п и
в л Е к т р а п р о н к т

М О С К В Й
Р УК .гр . |гинодмлн tmn

(И Н В  М 2 | __ £ ъ к - & .№
Копировал * 2 ^  Формат №
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