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Кирпичные жилые дома, о поперечными несущими стенами

Типовой ПРОЕКТ 

ИА -85 - а

5- зтажный А - СЕК ци о н н ый 60- КВАРТИРНЫЙ жилой дом
Часть 02

От о п л е н и е  ниже  отм. ± о.оо 
РладЕЛ 02-1

С Р А Д И  АТ О РА МИ
НА РАСЧЕТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ -25°, -30°, -35°, -40* С.

Со д е р ж а н и е  ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
KI
njn На и м е н о в а н и е  а и с т а

N
ЛИСТА

1 3 А Г А А 6 Н ЫЙ ЛИСТ 1

£ К̂АЗАНИ* па ПРИВЯЗКЕ и МОНТАЖУ-СПЕЦИ̂ ИКАЦИЯ̂ СЛОБНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 51

ъ ТРАНЗИТНЫЕ ТЕПЛОСЕТИ. РАЗРЕЗЫ. ъ

А План техподполья и магистрали системы отопления в осях 1-9 А

5 План техподполья и магистрали системы отопления в осях8-17 5

N
п|п Основные данные по проекта

Ik
ИЗ МЕР.

РАСЧЕТНАЯ НАРУЖНАЯ 
ТЕМ ПЕРАТУРА

-25е |-30в |-55*|-40“

1 Теплоноситель в системе отопления и 
его параметры

ГРАД ВОДА
95-ТО

2 Расчетный расход тепла на 
отоплен И Е

УЗЕЛ N 1 ККАЛ moot1320Ша д 1445Ш
 ̂зеа на ЧАС

№iuool\1Штш ивя
по дам* 2540®№40»вдюогшик

Ъ Расчетные потери давления в

СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ
УЗЕЛ N1 КГ

М*
880 950 КИО1130

узел ыа 680 950 КИОизо

ОТАПЛИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ЗДАНИЯ М5 КИО1ТО1190011960

5 Д̂ЕЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ККАЛ

0,51 0.̂ 30,420,40М*ЧГР

Примечание: тепловля нагрузка привеаена с учетом м */.
НАДБАВКИ ИА БЕСПОЛЕЗНЫЕ ПОТЕРИ ТЕПЛА УЧАСТКАМИ 
НАРУЖНЫХ СТЕН В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ РАДИАТОРОВ, 
СТОЯКОВ, ПОДВОДОК И РАЗВОДЯЩИМИ ТРУБОПРОВОДАМИ.

Заказ чи к Проектная организация АДРЕС ПРИВЯЗКИ АРХ Н~
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^  K A 5 A  H И Я ПО П Р И  В Я З К Е .

По УСЛОВИЯМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТА ВВОДОВ, 

ДИАМЕТРЫ ТЕПЛОПРОВОДОВ, КОМПЕНСАТОРЫ, ОПОРЫ И ДОРАБО­

ТАТЬ СООТВЕТСТВЕННО ЛИСТЫ 3 ,4 .

^ЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

ПРИ ПРИВЯЗКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

В НАРУЖНОЙ ТЕПЛОСЕТИ.

Со с тави ть  с п е ц и ф и к а ц и и  на трубопроводы теп л о с ети  и

узлы  УПРАВЛЕНИЯ.

О к а з а н и я  п о  м о н т а ж * .

ПОДАНЩИЕ И ОБРАТНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ ТЕХНИЧЕС­

КОГО ПОДПОЛЬЯ ИЗОЛИРУЮТСЯ МИНЕРАЛО ВАТНЫМИ МАТАМИ 

ТОЛЩИНОЙ 40мм С ПОКРОВНЫМ СЛОЕМ ИЗ СТЕКЛОТКА­

НИ ПО ПЕРГАМИНУ.

На в с ех  с т о я к а х  п р е д у с м а т р и в а е т с я  ус т а н о в к а

ПРОБКОВЫХ КРАНОВ И ТРОЙНИКОВ С ПРОБКАМИ.

.1$

^ C A Q B H b l E
Подаю щ ий  трубопровод 

Обратный трубо п ро в о д

Перехо д н ая  м уф т а  

Задвиж ка п арал л ел ьн ая  

'ИКАОН ТРУБОПРОВОДА

Кран п ро бко в ы й  и т р о й н и к с

ПРО Б к О Й

ОБ 03 Н А ч

©
Е Н И Я.
Типы стоя­
ков систе­

мы отоп­
л ен и я

С П Е Ц И Я > И К А Ц И Я

NH

п/п
И а и м е н о в а н и  е гост

БД

изм ВСЕГО

1 Трубы водогазопроводные/легкие/сНБ # 32Б2-62 п.м

г •* ?< „ <3=20 Н Ч

ь м « в d ~ 25 * н Ю

А и » •• d-'32* h ■»

Б .. ч .. d M O * • ч к

Б <• « н d ‘ 50# < ••

Ч ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ <3=76*3,5 # 8732-70 И 48-"^1г
% * н - d'- 89 *3,6# 1\ . .

9 Краны пробковые сальниковые с!И 5 г т -ьs шт 18

10 п «• n d - 20 ч » 4

11 ь и » d 2 25 ь II 16

12. »» •» *• cl" 52 И п г
13 ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ d = SO 8Н37-Й А
14 Кенши звпорные муфтовые а*40 11STHS А
15 УЗЕЛ УПРАВА. ЭЛЕВАТОР Н ПРИ ПРИВЯЗКЕ КОМ ПА «1 2

16 Кран двойной регулировки d n s ШЧЦ'бН ч 4

П Вентиль. d--is и —

П Р И  М Е Ч А  Н И Е .
% Ь ЧИСЛИТЕЛЕ-ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУ Б, В 

В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗОЛИРУЕМЫХ.

ПОДЪЕМНОГО

ОПУСКНОГО

5НАМЕНЛТЕЛЕ-
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