
Типовой проект А-д.ш -ш -гэа.аэ

УБЕЖИЩА ИЗ БЫСТРОМОНТИРНЕМЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МИРНОЕ ВРЕМЯ

АЛЬБОМ Ш

Отопление и вентиляция. 
Водоснабжение и канализация.

строительство коттеджей

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


Типовой ПРОЕКТ А-П, Ш-ШП -233.35
НБЕЖИЩА из ШСТРОМОНТИРНЕМЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
АЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МИРНОЕ ВРЕМЯ

АЛЬБОМ III
□ □ С Т А В  П Р О Е К Т А

А А Ь Ё О М  I -  ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
решения. Производство работ

A A b B O M IS T -Изделия железобетонные (Из типового проекта Ау 1,1-31] -ЗС/щ )  
А Л Ь Б О М  I  -  ОТОПЛЕНИЕ и  вентиляция. Водоснабжение и канализация

АЛЬБОМ Ж -  Электросиловое пйорндобание и  электроосвещение. Связь и.
СИГНАЛИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ Б -  ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ б  материалах 
АЛЬБОМ Ж -  Спецификаций оборыдобания 
АЛЬБ ОМ Ж -  Сметы

РАЗРАБОТАН

утвержден
Управлением го СССР 
ипх Ип= □ ‘Э5/ТТ/ iе □ ПТfS.D7.S5г_

Проектной организацией МП
Главный инженер Айалагнроб
Главный инженер проекта ЬЛопаТинскии
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бодерр/сание альёопа

Обозначение НаипеноЬание £тр.
Приме- 
чание

ТШ-Ж.Ш- №-Ж8ЮВ-12 фрагмент плана.
Разоезы М ;2-2 Т -Ж  на. ааданы

(Ваоионтг)
— DB-13 Принципиальная сссема.

План. Ш -Л на. районы-

/вариант 2J 15
-О В Й фрагмент плана. Разрез 1 -1

ЛГ—ШНА. районы ( Вариант2) 16

— 08 15 Птемы Растем вентиляции

1 -Ш  на. районы 1Вариант 1) 17
-0 3  76 та Же (вариант 2/ 18
—ва-1 Общие данные 19

_________ - в *  2 План Р размещением

dSopuBo&ohuq 20
06 H i... 0ВН5 Я...Ц

Обозначение НаипеноЬание йтр.
Приме
чание

ОблаЫсна
Шитцльный лист 1
dodepofcQHue альбома г

m -жш- wo -ess. ssobi Общие данные /начало) 3
— 0В~2 Общие данные (продолжение) 4
-о в -з Обшие данные (продолжение) 5
-O B-14 Обшие донные (окончание) 5
-ов-s Прениипиаланая Рлсема.

План. I  на. аайон ( Вариант 1) 7
- 08-6 Фрагмент плана. Разрез 1-1

I  нл. аайон ( Вариант 1] 8

-O B-7 Поиниипиальнаа В сеема.

1 ! 9
______— OB 8 Фоагпент плана Разоез1-1.

/7 на район. (Вариант 1) 10

iй1

План Ж -Ж  на. райань/

(Вариант 1) 11

- 03'10 сррагпент плана. Разрез 1-1.

Ш -Ш на.районы (Вариант^ 12

—08-11 Принципиальная схепа. План.

1-Енл. районы (вариант 2) 13
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ведомость рабо чи х чер т еф  ей  основного  

комплект # море с/ ОТ.

/Уроект выполнен в  с сот ве/о cm в  н о  о 
действию щам о нормам# о пр а  вили/ии. Тофаро 
взрывобезопасность обеспечивается про соблн? - 
денно предусмотренных проектом мероприя
тии а  регламентированнь/х правил оксприа/па- 
циа. 7
Улавнь/й анф енер проекта /дУолитинскай/

дров M/XJfr f a n  /Уетрцк

Раст /У айм енова н а  е Орамечан.

о в -/ Общие даннь/е У н ач ал о /
ов~е Общие даннь/е /п р о д о л ф ен ае /

08-3 Общие даннь/е  Упродолф ение J

ов-</ Общ ие д а н н ь /е  У о ко н ч ан и е /

O SS О ринципиалбная схем а. Ф л а н .

J  кл и м а т а  ч е с к и  и  р а й о н , / в а р и а н т  /  /

08 -6 Ф рагм ент  пл а н а . О азрез / - /

/  к л и м а т и ч е с к и й  р а й о н , /в а р и а н т  /  У\

08~7 Оран ц и  пиал  6 я  с/я с х е м а . О л а н

У  к л и м а т и ч е с ки й  р а й о н • /в а р и а н т  / / .

OS-Я Фрагмент  п л а н а . Р азр ез  / -  / .

Л  к л и м а т и ч е с к и й  р а й о н  / в а р и а н т  /  /

08-$ Ор инципиал ь н о я  с /  е м  а. О лин.
Ш  - / У  клим ат ические районе/. /в а р и а н т //

08-/0 Фрагмент п л а н а . Разрез / -  /•
/ и - У  клал/а/паческаерайоне/, /в ар и ан т  / /

0 8 -// Ор опционально я схем а. О л ан .

J - Л  клим ат ические р а й о н е / / в а р и а н т е /
овне Ф р агм ен т  п л а н а . Р а з р е з е // - / ,  е ~ е

1 - а кл и м а т и че ски е  районы, /в а р и а н т  в /
08-S3 Оринцапоаленая схема. О л ан .

УУ - / У  климат ическиерайонь/. /в а р и а н т  в / .

03-/4 Фрагмент  плана. Р а зр е з  / - / .

/У -УУ клим ат ическиерайонь/. /в а р и а н т е /

03 -/3 С хем е / си ст ем  в е н т и л я ц и и .

I - У  к л и м а т и ч е с к и е  районы , /в а р и а н т /J

03-/8 С хем ы  сист ем  вент иляции /.

У  - У  кл им ат и ческие  р а й  о не/ /в а р и а н т е /

Ведомость ось/лочнь/х а  п рилагаем о/х  

д о кум ен т о в

Т а Г л и ц а  в  оз духе о б м е н о в

/Обозначение /У аам ено в и н ы е драме чан.

Тс ь/л очные д о к а м  е н т  ь/
*

Т Д К -Н - /-7 0  и. У Тало ве/е р  е ш е н с /я  с и с т е м

Р азд ел  У внитреннего об ор ц дов ин ия

В л ев о м  3 по on а ф о н и и  граф данской

обороны

Расширит ел е нь/е к а м е р  ь /.

То ф е Рабочие черте Ф а  к о р о б ка

Ф р а л о ф е н и е м асля к о г о  тале тр а .

То ф е Рабочие ч е р т е ф и  к о -

Р а зд е л  У р о б к а  мз-сЗ

С ем я 07 .9 0 i f - / Устройство про т а  во ёзрь/В -

нь /е

С е м я  о7.9о б -г  в  з Рлаоин - р  асосо дотер о т  с е -

к а т а л ь .

Серия о/. д о 4 - з В т  к  в с т а в к а

ф ралагаем ь/е д о ки м е н т ь /

Л м  1 ,/1 -т -г ж *£ 0 в н йертефа общ их видов
не/паповб/х кон  cm р акц и и 1Ш Ш Ш  ~ 

прилоНсен-
РмЛЖ '^о-еяя zs.oBBM ведомост и пот ребност и

в  м ат ер и ал а х ЛльбомУ
вм///У~ш-гяя. es.ee. со Фпеци/рикацая оборчдованая вльбом ЧУ

Рлими- 
/паче с- 
кие 

районь/

Фоли-
чест-

Во
людей

Рефа- 
мы
Венти
ляции

Форма 
нир. Воз 
духи 

м/ч чел.

а бш, ее колач. воз Них и .м3/ч
(//Яцт5

Фируф. Удаляем.
Фи

подпор

— шпецирц
ворчат

/
Ъс/рчт

d

Т /00
Цастый Я 800 730 80 —

<р.8. г 300 НО 90 SSO ООО

/7 /по /истый /0 /ООО $00 /00 — —
у. в. з 300 н о 90 800 700

/и ТОО
Чистые/ н //00 $90 НО — —

P.S- я 800 7/0 90 /00 /оо

в /оо
Уасть/й /3 /300 //7 0 /30 — —

у. В- 8 800 7/0 90 /о о /о о

*  дт сплуат ационнь/u  п о д п о р  в о з д у х а  п р и  

р е ф и м е  сралб т р о в е н т а л я ц а а  ео ст и в л я  е/г? 

б к г с / м г,  /п р и  р е ф и м е  ч а с т о й  в е н т и л я ц и и  

В ел и ч и н а  п о д п о р а  н е  н о р м и р у е т с я / .

рр о в язан run

4  контр 
/Л. кант
швер.
Яроекг.

. %мгтш 
Гоч. ото Лотков

Ухотин
'/тасгонс
Го^ел ев о 
fa ro  В а

777 Jf - / /  /У/ - /00~<В9£' £ б  О в

У в е ф и ж а  из Ж * б. Стадо/, Рас/?? вс/m d  
элементов дл/r с/проч/пельст- 
ва в  мирное вр емя.

в б щ и е  дин  н ь /е  
/н а ч а л о / .

РФ / в

Ф роект ная  
организация В О

еояго-оз 4
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/У. Вастоящии проект  уб е о /с и щ о  аз бь /ст р о - 
монтируем 6/х  Уселез обе/поннв/х а л  е м  енп? о В  р а з 

р а б о т а н  в  соот вет ст вии с г л а в о й  О Н и Р у - / / -  ?? 

н а  о с н о в ан и и  п л а н а  проект нь/х р а б о т  н а  /Р8бгод.
/.г.В роект  р а з р а б о т а н  для чет ы рех к л и м а т и 

ческих р а й о н о в  с р асч ет н о й  л е т н е й  т е м п е р а 

турой н а р у ж н о г о  В оздуху {по  паф ом ет ру J ? j /
J ь/ц ----- до + д й °о
/7W' -----  более а о 0С до e S Qc
т и“ . ----  бол ее eaS0O до 30 °С
N  ьш ----- более е 3 0  0О

73. В  проекте дан6/ В Варианта иолользуемого 
обору до динар {см. п. 3. 3 {

б , В  тонне н и  е

е./. Отопление зипроектировано Воздушное о 

помыц 6/0 злектр о калорир ер а  бфб ~ So/fy В '  &S 
а одного аз у  сто но оленнь/х Вентиля /по ро в  •

е е ./?ра заполненииубеусищ а людьми я л ект ро - 
калори/рер дси?Усея бь/ть в6/кл /о  чем.

3 . В  ен/пиля и и я

з ./• Системы Вентиляции о Been ей и В а/опт? подину  
О очистку наружен ого Воздуха по дВум р еусам ам ;

1 р  ере и м  Чистой Вентиляции
В реусим  срильтроВентиля ции.

з.е.ВоличеотВо наруУсного Воздуха, подаваемого

В удео/сисце /  составляет ни  одного и ело Вена для  
к  лам  ит и че ских р  и и о но В ’

—  Г В  р е у с и м  Т  -  б  м  3/ V ;  В р е у с и м  б б м 3/ч .

—  LL соот вет ст ве нн о : / 0 м 3/ ч  — е м 3/ч.

—  Ш. П У м 3/ / б м 3/ч .
—  N *  /З л г * /ч  ----- 8 м 3/ч .

Д ров. м/я*ь~г____________________Мол. В е т р у  к

з.з, Вроект вентиляции у б е ф и щ а  разр аб о т ан  
В двух Вариантах : В У Варианте для подача  
очищенного нируУсного Воздуха использует ся  
промышленное одору до В а н и с . В  о В В арисунп? е - 
оборудование, Входя щ ее В Ко м п л ект  {РВК'~ I )  

для л/ и CL кл им ат и ческих р а д о  но В дополнительно 

к  ком плект у 9>вК~ / пр ед у см а т р и в а ю т ся  
злект роручной Вентилятор 9 Р 6 ~ 9 9  и рил г тр ь/ -  
поглотители Ф П у-ё0О .

з а . Воз дух оз а  борв/ частой Вентиля ции  и  

/рильтров е н т и л я ц и а  объ единено/ В общей ш а х 
те с разделительной перегородкой меУсду ними.
Воз дух оз обор н и  р е  Ус и м  J  совмещ ен с а в а р и и - 
Нб/м вь/ходом из убедеищ и и з а щ и щ е н  протаВо -

Взр б/Внб/м уст р одет Во м  Уд с- В. { ?м. лист  OS - /д {
Для защ ит е/ воздухозабори В р е й с а м  б  предус- 
мотр ено устр он от Во М3 С.

3.6. Вь/тяз/ска осущестВляетсЯ из п о м е щ е н и я  
санузл а  за  счет избыто чног о даВ ления В 

coop у  Ус е н и  и.

3.6. Врота Во Взр 6/Вное уст рой cm В о М 3  с н а  В 4/ - 
тяи/ске уст аниёли Вист с я В т ам б ур е  В спец и ил  б - 
ной коробке М 3 3 .

3.7. ВоздухоВодб/, п р окл ад ь /ви ем ь /е  снируУси, с/ 
т ак Усе внут ри у б е у с и щ а  до ге р м  ет аи есках  
клапанов, Выполняются из стало н  6/ х т руб

по гост /0 7 0 9 -7 6 , воздух оводь/ /рильт р о в  -  п о г 

лот ит елей -  из л  ист овой с т а л и  т о л щ и н о й  
б  м м , осюилбНб/е -  в  со о т в с т ст В и а  с  
о н  и Я - 3 3  - 7 S *.

з.я. А/онтиУс систем в ен т и л я ц и и  надлеУсат  произ
водить В соот вет ст вии с т р е б о в а н и я м и

Сна О н  -  р  я  - 7S и  н а с т о я щ и м и  р а б о ч и м и  черт е- 
ф и м и .

з.9. Во око нчании обще спор оит  ель нь/х р и б о т  и  

МонтаУси внут реннего обору до вани я  до л У сни  

быть проведена проверка со ор уУ сен ия  н а  
герм ет ично от ь.

ВриВязин

Ун8 М3

Степень гер м ет и чн ост и  о ц е н и в а е т ся  в е л и ч и 
ной подпори, создававмого з а  счет  п о д а ч и  н и -  
р у  Ясного воздуха Вена? из ят орнв/ми у с т а н о в к и  ми. 
Измерение подпора производит е я  т я го н а п о р о -  
м ер ом  из к о м п л е  к  т а Р З  Н~ /.

вели чина  п од по р и  долусна бь/ть не  менее / б  

при о д н о кр а т н о м  В оздухо обм ене  В чае .

/7ри от о м  д о л у с е н  бь/ть з а к р ь /т  г е р м о 
кл ап ан  н а  В ы т я У с н е .

9. У к с  п л и  а  /лиц  а  я  coop  у  У се н и  Я  
S м и р н о е  В р е м я .

9 /  3  м ирное В р е м я  со о р у У с е н и е  м о у с е т  бь/ть 

исп ол ь зо ва но  под с к л а д  м а л о габ арит но го  н е сго 

раемого и м ущ е ст в а  или хо зин ве нт аря .

9 г. Д л  Я по ддерУсания п? ем пер amур ь/ Воз духа 
до /  /о д с, а  так усе для периода ческо г о продет- 
риВиния п ом ещ ений  используются злект роки
ло ри/р ер С Ф о - /п /ц  б ~ и /  и один из Вентиля

торов.
93. Система воздуш ного о т о п л е н и я  р а б о т а е т  

н а  р е ц и р к у л я ц и о н и о м  В о зд ухе -

Зое ге р м о кл с /п и н б / з а к р ь /т ь /, а  дроссе льн6 /е  

за сл о н ки  у  зл е кт р о  калор иф ера  и  В е н т и л я т о р а  
долуснь/ быть п о л н о с т ь ю  о т к р ь /т ь /.

9 .9. Д л я  п р о в е т р и в а н и я  п о м е щ е н и и  н е о б х о д и 
мо о т крь/т ь г е р м о к л и п и н  н а  воз д у х о з  и  боре  
частой в е н т и л я ц и и  и  Вь/нут ь ка ссет ь / и з  
срильт ра ПФР-/ООО ( для  В а р и а нт а  д / .

ТВ Т ? -б ,В /- /В д -д В В .З б  BS

Яхонт

чроек/п.

пип (/опигияст у
Яич.огд. {/орогкоТ

Сухотин
б/, кокой Капустина_Л «Г Т̂ТГлЛлТлУи'селеВа

бисоди

Убеусища аз Ус. б. ?ле- 
ментов для строи гель 
стви в минное Время

Общие данные 
(продолУсенае/ 

р о ке  б-Од

С/пс/ВчаЛист Ли его 8
/>/? г

Вроект ная  
пре а  низ а и, ия МО
s
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Хсгрс/н/я ер и стили Вентиляционных састем /Вариант //.

/7л ин- схему
/ I  к л им с//ж/ /  а с к и а район/

S E
лист о в -/8

ВлН~
МСААПЦ-
шхие
рсге/о-
Н6/

ОЕоэ- 
начте
ние 

систем 
устиноо

//аимено Винне 
систем

8еН/7?£/УАУ?тор ЗлеитлоЕВаг итель Фильтр Защити ycrn-Во

Вриме и.Тин
Роя
оиЕ

к
" / V

Ру
нм
/м

5,
оЕ/
/мин.

Тин
//,
н/т.

*>оЕ/
/мин

Тин не Рол
АР
нт
/мг

Тин Чор.
АР 
НГС/ 
/<2 /м

Т

П. /
е е Чистая Вентиля ция

W 3-W a
800 70 a7SO

wesjfe 037 8750
ФРР ~ / Е 93 с-8 / 7

/?./ 
о. г Филь тр о Вен ал иля ц up 7S0 10 8750

оро-/т*
РРУ-800

/
8

/8
55 М ЗС / Е

Е$0М3/у  pscf

рецирнул.

£

/7\/г
е з Чистая Вентиля ция

SP8-45
3 /ООО 80 8750

м езАе 0378750
<РЯР — / 5 93С-8 / 8

е. /
/7-8 фильтра Вентиля ция 3 /ООО 80 8750

mpn-mt)
роу-гоо

/
8

/8
55 М ЗС / Е 800м3/и на 

рецирмул.

В!

Я Яг 
ез Чистая Вентиляция

5РВ-99 3
/ /о о 15 8750 мазла 0378750 ФЯР - / 5 9sc~g / /0

/? У г

/7.3 Фил 6 троВентиляция 900 83 8750
ОФояеоВ 
ФРУ~800

/

S
80

58, М З С / Е
/оом3/ч на 
реииянил.

/V

е./т 
/7 3 Частая Вентиляция ЯРЗ-99 3 /ЗРО С5 8750

м е з я г 0378750
ФЯР - / Е 93С-8 / /8

г *-? H/v г f f •

e./i
е.з Фильтр оВентиляциЯ р о и 85 8750

ОрР-АОо/
фру-гоо

/

9
гВ
58 МЗС / Е /00  М 3/ /  НО 

peUUjAAASU/A
/ г

/V BE Вь/тяо/сна из санузла — —
См. тиЕл. 
ВозЕухооЕл 
лист ев-/ — — - — - - - МЗС / /9

Длин - схема 
f е  Аслимат и нео н  и  и  р а й о н /

/7 -3

SE-

/7л с/н -сх ем а

( Ш ,  (V  н л н м и т и и е с н и е  р а и о н ь / /

/7 U С/7?/) 8  ~ 8
/7 -е

Ласт 0 8 - 8

* Д ол у oas и ет ср за м ен е / ф и л ь т р а  /7 р /7 -  /ООО  

н а  Ф Я Р  В  уо ро Е н е.

РриВязан

ТШ .ар

гее , Ш т нщ /'
Т/мотАРодотмв
f/мнтл Сух от //
Рая он т //опустеем ~
/7лоШ. Висел е8и
//доена? ОуЕЕотанд

ТА? J  -и, U/-/D0~aS8. 8S о в

ЧБлЖшиа из j/c.S. зм~ УтРмХ//иет 
ментов Еля строитшст- 
В и 8 модное время.

ВВщие с/уннь/е 
/  проВола/семие/

PC 3

/7рое//тнс/Я 

ореинизиция МО

flfioB. BhuyoaSfif&Xr /Вор, Be то у я
г о в г е -о е . е
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Xcfp ан тер и с тс/ксу Вентиля ц UCHH6/X м е т е м  Х -В ар иан т  в /

Влими-
тииес-
те
рийо-
Н&/

Обоз
начен.
систем
Устино

вой

//иименоВание 
о a cm см 

устиноВох

Тин
Уентис-
таноВни,
CHpetan

Вол.
ти
пов.

Вентилятор УяехтродВигутеЛб Мил 6 mp Зищитн’.yenюиЫ

Лримеи.
Тие

ем
оеб М 5/и и с

р,
*гс/г/м

п>
об/
/мен

Тин в,
xSr.

Bp
об/
/мин

Tm V Вол.
&p,
m,
P

Tee Вол.
ДО

1/

1
■ч

О М  
/7. г

Чистая
Вентиляция РОЛ-/ /

ЯРв
ТОО/

/зоо
а

хоо*-
/000

' * но
SS

/S00 УЛЛбЭ css /soo WOHOOO / ее УЗС8 / X

Фильтре-
Вентиляция

ХОР*
S00 во 3000 Ш В Э OSS3000

ГЦРП-/000
фОУ-300

/
3

/а
У5 M3C / e

COD M3/u 700
нурецирх,

1*1

л./-
/?-а

ристая
Вентиляция ФВк-/ /

ЯРД
еоо/

/зло
г

/ /0 0 70
/S00

уллез o.ss /500 9РЛ-/0ОО / ax УЗС-Х / /0

М )
г?.г;

П-3

фильтро- 
Вентиляция

ООО /ее 3000 4ЛЛ6Э OSS3000
f?y?O~№0

(рлЯ-гоо
/
3

ay
sa M3C / /а

Дополнит.
м монголех- 
ту рвк~/ ЯРВ-У9 / зоо XS е?яо улезла 037 87S0 pny-aoo a sa — - -

/00м3/иис 
ни ре цирх.

1*1

Я /
а з

Ч и с т а я
В ен т и л яц и я

Р б К -{
ЯРв
н е е /

/зоо
<?

/зоо 05
/see

М у? 6 3 o.ss
/SOO yy>/?~/U06 / 30

узе
/ /а

н / -

0  3

Ф а л ь т р о - 

Вентиля ц  а р

ООО /as 3000 уллез o.ss 3000
qpe-zooo
pey-aoo

/
3

ay
5a M3C / /а

Дополнит, 
н хомнлех- 
ту (ран-/ /Р В - / 5 / зоо 35 3750 улезл 0.37 a?se

e
pey-aoo e sa — - —

/сем3М с  
ни р ецирх.

^ 1
J k

8 £
вытяи/сна 

из санузла
см. Н7С/ОЛ. 
бозбухооб. 
лист 0&-/ M 3C / /У

Jf- —
/ / а д  ч ер т о й  —  д л я  l  н л и  м а т а у е с н о г о  р - н а j  а  о д  ч е р т о й -  f a t  й .

д л и н -  с х е м #

1  - Л  Н Л и м ит ии есхи е р а й о н ы

л. г  п /

/ / л е н  -  с х е м а

/Г/ -  /У хлимитиче схие рийснб /

Привязан гно flMUTUHCXUt
Уиу.отОHofiOTHoB
Н. ХОНГА Сухотин
анонса Уонустино
Ооовер. киселеви

Ннв.Н* Рроехг Рисов#

г  77 Л - Х / 1 - / 0 °  - £ s %- g S  0 6

УбеДсии/ииз fa - £  з л е  - 
ментоб для етроителбьт 

в а В мимов время

Стиви я

Общие данны е  
/омон и а н а е /

Лист

РП

ЛистоЬ

Ороект/хоЯ 
о/зз а низац ия МО

ПРОХ /щми/си&р (ЯЩСт /л о . Ветру к
аохае-оа у
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/]ринципиилбния схеме/ Вентиляции Воз (Pyxоз ибо/? ли реУсим
Узе*\ / 

~Ъ

М3 с

Работа Вент о я я ее ор о В и с ермо к л ас анод

Ре Ус им
Вентилятор Герметический клапан

п. / и. г г г / г  г  г * г гз ГМ if rs s
Чистая

Вентиляция Внлти. Включ. Зикр, Зикр, Зикр. Откр. Откр.

(рильтро-

Вентиляция Включ.Вклк/ч. 0/7)Кр, Заир, Откр.Закр, Откр

/. Гпеци <рика уию оборудования см. альбомУ. 
г. Для воздушного отопления и праве туи 8иная поме

щения $ мирное Время моУсет использовать о я одам 
из Вентиляторов' 

з. ври воздушном отоплении дроссельнв/е заслон ни у электро* 
налорирера и вентилятора долУснь/ ОЬ/тб полностью от- 
крб/ть/, а гцомоклипан6/ ни Воздухозаборе заирь/тб/

Ч Ври проветривании помещения необходимо открыть пни 
и ёклтаить один из Вентиляторов.

ГР б открв/т только в аварийном реусим&.

Мол. Г е т р у  к

Грабя зин

Ш Ж

Н.конгр
б/КОРСТ.

Гил ......
Ucrvord Гбромсб

Сухота н

_Шея во о.
рооент Лукьяново

т/7 Я  и  - /о о- го в. 8S as

УбеЛсищи из ар б. элемен - 
тпоВ для строительства 

минное ВлемЯ'

Ста бия

Гринцопиалбпая схема, 
план  1 мл радон.

/ вин а ант УХ

в  и стУКетн
ГГ S

Гроект ная  
орг анизиция ЛР£>

го8ги -пг г
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___/L

/I/ох та 6оз#ухоз(/Бо/о//сг* 
/а /а р  и и об/i/ £б/х о 6* J

Разрез /- /

ОЛ/./7. <7

о ре о/a $ s  о /

1
~EQ?0/S.70LV

У _______ ^ zE■* \

Су. о. £

/7л ан Фе/sxs

<l |~е.з?о/~/.ооо/\
3 0 0 0

/. Соецирс/ноци?о об ору/о 8 оно я  ал/, ах?6 бох/ У. 

г. Крепление о /ору /о  /о о  as  о 8оз/ухс8ос?о8 Рв/оах)- 

нить по иертеа/сали б  в  Г/.

3. Д е т и н  и кр е п л е н и и  приварит е к  метих?- 

л и  и ро ко м  з и к л и б н е /м  8  п о л у .

S- возбуховаРб/ крепит 6 по месту вюбелямс/ 
& уиетом рисполоо/сения пустот в 

элементах vep ез 3 метр а.

Привязан Гоп
HayorS.
Н.мнгп

Sfioem

Короткой
Сухого/? 

Ot.xof/m нтисгмс
Huoaueio
Суб Cor инь

Г/7 Д - " / У / - /Д в ~ в У в ,£ Р  О в

, Убелсища аз ус. Г. /лемех/■ С/п&РиА /осп?  
Лтоо /л я  отрос/телбстЕа 

В мирное Впемя
Ф рагм ент  п/?инст 

Риърез /~/. J. кл.р о о он. 
/  Bajoa oH/7? 7 /

Р Р
Листоб

Проентн о  я  
оре. иниз иция ̂ С

гознс-ог я
TfioS Хон /? етру г
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Принципиальная схема Вентиляции
изс-а МЗб

УппрУки М3-a

I—
1 / {лист os-/а /

Pet 5о ого 8воo?o-/t я  о? 0/0 о В о аермонлапиноВ

Рейсам Вентилятор Герметический клапан
н  / я.а УЗ ГК-/ л и г * паз РКЦ PA'S

диета я 
Вентиляция Вклнгч. включ, В ключ. Зикр, В акр, Заир, Откр О/пкр.

фильтро-
Вентиляция В ключ. бнлнзч.Вь/ключ Откр, 3 акр, Откр, Зикр, Откр.

1, Спецификацию одорудоВиния ил/, алобом М., 
а. Доя Воздушного отопления о про Венгр и Дания помещения В 

мирное Время моо/сет использоВитбся один из ВентилянгороВ.
3. Ури Воздушном отоплении дроссельнь/е заслон ни у  злектро- 

калорифера и Вентиля поори доло/снь/ бить пол ноет 6 по 
открыть/} и  гермоклапанб/ н и  Ваз дух ози Воре занрб//7?б/.

4. Дои проВетри Вини и  п ом ещ ен ия  необходимо открб/н?б РАМ/ 
и  В клю чит ь о д и н  и з  Вент иЛЯт ороВ.

Где. открыт т олько 8 оВс/раином реоДиме. Рридязин

шВ.н

Uи</. ото
Я.конт

Проект

НолоткоВ
Сухотин

Огкаят Вил у  игом» диселеВ/

т/7 Д -н /и~ /оо - гое. ss о в

УГеЯсищи из •Уг.е.ллемен- 
moL для отроителбст Во 

8  минное Время,
Стидг/i Лион? диете}»

Принципиальная ох ем и. илин и кл. район. 
/вариант / /

РУ
Проектная 

ореаниз ацаЯ МУ

Про / .  (Риелу'иМ Доп .Ре/пр и л
aoaae-ua /и
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Л
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План

ч Спецификацию oCopy до Синая см. альдом  .
г. крепление оОорудоСаная и  СсздухододоС Сб/поянить по чертежом 08Н. 
з. Элемент 6/ врем ени и при дарите я металлическим в акладнь/м £ полу. 

4\ Воздухододз/ крепить по мест у д>н?8елями с y t/етпм р а с п о л о ж е 
ния пустот £  л лем ент их через 3  м ет ра.

ГП Л -  //, ш -М О  -3 9 8 .8 S  0 3

ПьпЛйкТГЯ run Чапогинсхгн. к&еусища аз. трс - O', зле - 
ментов ел л с/проит&гбсг~ 
#а S мианое S/0 &MH.

С/лаР/мЛист Лисгод
ttt/v. ortf. 
Р-НСНТр.

Кооотхов
Сухоток

P C к
Ог.юнтЧ(№</СГМе> фпиемент_ ппогни. 

Разрез /- /  Лнл р иион. 
Свияиинт г /

гояае~пс

/7р оентнаЯ 
организация МО 
2 / /ш 8.к^7

ОровША
О/ооеггуо

киШеви
фыянойо

J k c l О*? бкуь+кгЯ Рйп. /7етр?к
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Принципиальная схема бентиляции Еюздухозадор на ррщ„м 
чистой £>ен тиля ци и

УЗС-8 МЗС

1=1
I

В
*
№
О

&

О
«о
ос;
Й

Работа Вентиляторов и гермоклапоноЬ

Климати
ческие
р-ны

Решим
Вентилятор Герметический клапан

П.1 П.2 П.З ГН1 гне* ГКЗ ГКУ ГК 5

Ж Чистая

ж Вентиляция в ключ. Вклнэч. Включ. закр. закр закр. откр. откр.

ш ФилЬтро-

ж вентиляция Включ. Включ. В ключ. откр. з акр откр закр. откр.

I  Спецификацию оборудования см. альбом V.
2. Для Воздушного отопления и проветривания помещения В 

мирное Время мошет исполЬзоватЬсЯ один из Вентиляторов.
3. При Воздушном отоплении Все герметические клапаны болт- 

ны бытЬ закрыты\ дросселВные заслонки у  электро калорифе
ра и Вентилятора -  полностью открыты.

4. Для npoiempu&aния помещения необходимо открыть ГК У
и Включить один из Вентиля mopoi.

ГК 2 открыт толЬко В аварийном ремиме.

ТП Д - II 111 -1 0 0-298 .85  0Е>

Привязан ГИП Лоптпинст Убешища из ш/б 
элементов для строитель- 
стВа В мирное Время

Стадия Лист ЛистоВ
Нач.отд. КороткоВ РП 9Н. контр. Сухотин
Гл.констр.Капустина Принципиальная схема. План. Ж -/у кл. районы.

( Вариант I)
Проект но я 

организация МОПроВер. Киселева
инв. н* Проект. СуШтина

20826-02  / 2

flpoi. $.!Я.8$г Kon.J^'
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План Фпз*в

2. Крепление оборудования и Воздуховодов Выполнить по чер- 
тешам ОЕзН.

3. Детали креплений приварить к металлическим заклад 
ным В полу.

Ь. Воздуховоды крепить по месту дюбелями с учетом 
располошения пустот В элементах.

ТП Л - II III -  WO-298.85 OB

Привязан Чбешища из ш. 6. элементов 
для строительства 

В мирное Время.

Стадия Лист ЛистоВ
Нач. о п\д. кароткоВ РП W
И. контр. Шотин
Гл контр. Капустина фрагмент плана. Р азрез  

/-/, Щ-1У климатические 
районы (Вариант  И

П роект ная  
организация МОПроВрр. Киселева

ОнВ.н Проект. Лукьянова

Лро8. 9 ■ !Я. S S r -  Кт /. _
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При-м-ципидльнАЯ с х е м *  в е н т и л я ц и и УЗС 8 м з е

К о р о б к а  м з -2

КЛНМА-
тическ.
РАЙОН

Ренн+м
Вентилятор Герм етический  клапан

П.1 пл ГК1 Г К £ * Г Ю ГКЕ Г К 5

1-П
Чистой

вентиляции Включ. Включ. Здкрыт Закрытп Закрыгп Открыт Открыт

1-П Фильтро-

вентиляции Вы КЛЮЧ. Включ. Открыт Закрыгп Открыт Здкрыт Открыт

4. Специф ика ц и ю  оборудования  с м . альбом v 

2. При возд-эшиом отопл ении  дроссельные заслонки у

элекгпрокАлоРиФерд и венгпиляторд необходимо полностью 

о ткр ы ть . Все гермоклдплны д о л ж н ы  выть з д к р ы г п ы .

З Для проветри в а н и я  пом ещ ени я  в мирное время неовхо- 

а и м о  откры ть  ГК-Ц, вы нуть кл ссеты  из ф и л ь гп р а  

Пф П -1 0 0 0  на воздухоздворе ренжмд \  и в кл ю чить  

о д и н  из в ен ти л я то р о в .

* ГК2. о т к р ы т  только в а в а р и й н о м  р е ж и м е .

Привязан

U h b . h s

гип
НЛЧ.ОТА
Ц.контр.
Гл.констр.
Провес.
Проект.

Аопотццсшй
Коротков
Сухотин
Капустина

Киселев а.
Бдсова

тп А - и, ш -mo -19%.%5 о в

^бсжища из ж. б. элемен- 
то в  для строи тельств а 

в мирное, время
Принципиальная схем а 
План I  - Е  кл. Районы

(  В а р и  д н г п  2 )

cm алия

РП
Лист

и

Листов

Проектндя
ОРГАНИЗАЦИЯ МО

2 0 8 2 6 - 0 2  | i f

f?- № -2 > S г  Коп•Пров
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^\Ж .р. 600*800
__ Воздухозаборная шахта 
( см  ст роит , чост Ь  п р о е к т а )

Р а з р е з  2 - 2

' г г

Р азре з \

В ы т я ш - н а я  ш а х т а Д З О О

У

/// ///

П.12
/ / / . .

T-.-7S -

—^ -̂---
й__ / л

0 2 /9 х б 0

ф !8 0

э -

1 -
Ш О

Щ Щ

И
ш

Ф 200

n . i k

-0 Л 2 0
Щ э Щ

hL LX

3
ф 200

с т р о и т е л ь н а я  з а к л а д н а я U3 пом. санузла

Ф р а  г м е н г л  п л а н а
0 2 / 9 х б

0 3 2 5 х б

1. Спецификацию оборудования см. альбом V.

2. Крепление оборудования и Воздухо&одоЬ Выполнить
по чертешам ОЫч.

3. Детали креплений при&аритЬ к металлическим 
закладным В полу.

4. Воздухо&оды крепить по месту дюбелями с уче
том располошения пустот В элементах.

5. Допускается один филЬтр ФПУ-200 из комплек
т а  Ф Ь Н -  1 н е  у с т а н а & л и & а т Ь .

\  0 2 1 9 * 6 Т П  Й - 1 1  I I I  - 4 0 0 - 2 9 8 .  85 Ой
СтроитепЬн. з о к л а д н .

ПриЬяхан У б е ш и щ а  и з  ш .-б . 
э л е м е н т о в  д л я  ст роит ель- 
ст &а & м и р н о е  & р е м я

Стадия Лист Листа?
Нпч. отд. коротко?

Р П /2U. контр. Счхотин
Гл. констр. Капустина ф р а г м е н т  п л а н а  

_ Р а з р е з ы  /- /; 2-2.
J ' H  кп . р а й о н ы  ( ё>ариант2)

П р о е к т н а я  
о р г а н и з а ц и я  М ОПро Sep. Kuceneia

и H i. к Проект. Басоба

2082Б-О2 15
ПроВ. 9. /1. %Sr Kon.L
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Ёасси
I
•:э
О<50СЭ

(5

Коробка МЗ-З

В ы т яш иая ш а х т а  Д300

, I (листов-!2)
Г "

Принципиальная гхема Вентиляции

ДРПВ.

П.2

Еюздухозабор на решим 
чистой Вентиляции

Люк - Вставка

УЗС-8 МЗС

V V  V

Помещение для 
укрываемых

о \ т

Расходомер

л Л трпчоао
ФПУ-200

м
у К±)Д2.\
Г % 'I

ч

V— Т “
\  д з  Г дпj

З л е к т р о к а л о р и ф е р ФилЬтр ПФП-iano Воздихозабор на решим 
филЬт ровен ти ля ции

Тяганопаромер
Пла-н

а>

BE. 3

ж 1?W §,
ш г\7*~ > ------ 1

750

2 5 / О

ф220

ф219*Б

3Q1! О
л и с т о в л и т О В - Щ  листОВЧЦ

©
\

Робота бентилятороЬ и гврмоклапоноЬ
Илима -mi /иРгУ Решим

Вентилятор Герметический тамбур
ff/Ul CU л.
Р-Н П.\ П. 2 П.3 , Г КП ГК 2* ГКЗ ГКЦ ГК5

ж , Ристая
Включ. Вкточ.

Вы к л.
Закр. Закр. Закр. Откр. Откр.ш вентиляция Включ.

шд ФилЬтра- 

Вентиляция
В ключ. Включ. Включ. Откр. Закр. Откр. Откр Откр.

/. Спецификацию оборудования см. альбом V.
2 При Воздушном отоплении Все герметические клапаны 

долшны быть закрыты, а дроссельные заслонки у 
Вентилятора и электрокалорифера полностью открыты. 

з.Для проветривания помещения В мирное Время
необходимо открыть C R k } Вынуть кассеты из филЬт- 
ра ПФП-iOOO но линии ремима 1 и ВключитЬ один 
из Вентиляторов.

ГК2 открыт только в аварийном решиме.

ТП R - I I  ///-/00-298. 85 а в

Привязан гип Попотинскиб Убешища из т.б. элемен- 
то В для строительства В 

мирное Время.
Стадия Лист Листов

Ноч.тд. Коротков РП 15Я. контр. Сухотин
Га ко нет Капустина Принципиальная схема. 

План. Ш- Ш кл. районы 
( Ьориантг)

Проектная 
организация МОПРоВер. КиселеваUhB.u Проект. БасоВа

20826-02 /6
Пр оД. 2. <£5> 1рп./и
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*0мсм
см

I  Спецификацию оборудования см. альбом М.
2. Крепление, оборудования и ВоздухоВодоВ Выполнить по чертешом ОВР.
3. Элементы креплений п р и В а р и т Ь  к металлическим закладным

В полу.
Ц. Воздуха&оды крепитЬ по месту дюбелями с учетом располоше- 

ния пустот В элементах.
5. Допускается один филбтр ФПУ-200 не устанаВлиВатЬ.

Т П  Я  -  I I  H I  - 1 0 0 - 2 9 1 8 5  О Б

привязок. Убемища из ш.-О. 
элементов для строитель- 
стйа В мирное Время.

Стадия Лист Листов
Нач. отд. Короткой

Р ПИ. контр. Сухотин
Гл.конст 
ПроRep

Капустина
Киселева

фрагмент плана  
Разрез / - / .  Климата 
ческие р-ны . ( Вариант 2 )

П р о е к т н а я  

о р г а н и з а ц и я  МО
Цпб.У ̂

Проект. Бас оба

20826-02 /7ЛЕ2к------- 9У2. ZSrKon.
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/  С хем а сист емы ГН д а н *  для /Ц -  Ц  кл и м а т и ч е с 
к и х  р а й о н о£- Для 1 - П  кл им ат ических  р а й о н о в  

н е  п р ед усм ат р и в ат ь : в ент ил я т ор  ГН 3 и дёе  

кол онки  е р п у -г о о  (с м . узе л  о бёя зки  ф ильт род)

2. Диаметры &овдухо£одо£ донь\: под полкой -  &ь/носкои- 
для I -Ц, над полкоо - Ёыноскоо ~ для $-/р клима
тических раезоноё.

3. С ос ем О сист ем  ЬЕ4 д а н а  длр  бсезс клим ат ических  

р ас /о н о ё .
4. Чертежей o o iaux  ёидоС креплений приведены  & 

п ри л ож ении  к  д ан н о м у  альбом у /[,

Т П  Й  -  f i , H I -  iQ 0 - 2 9 8 . 8 5  O b

П р и к а з а н yS&jfcuuje i/3 у/с/ 5 дйВМВНтоё 
л я ?  cmpoumejbcmio- £ 

мцрное время

Стадия Лист ЛистоЕ
Нач.отд. Коротка# Р П 16Н№нгр. Сухотин
г4-констр. /Сйпустцна. С х е н ы  сист ем

В ент иляции.
I -  !¥ к  А Районы. ( вариант!.)

Проектная 
организация МОПюоёер KutsJieia.

U H 8.H рроеРт. JmeHoia
20826-02 {3

ipo8: S'./j.xs
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Ведомость рабочих чертежей основного 
комплекта парки Bti

Лист Наименование Примечай.

в е ч Общие данны е

bld-2 План .

В едом ост ь ссы лочны х и прилагаем ы х 

до кум е нт о в

Обозначение Наименование Примеч.

(Ссылочные документ ы

TQK-H-1-70 4.J. Металлические емкости для
раздел VI Пльдоп 2 Систем внутреннего бодопро-

бода и канализации.
Фекальный бок V ; 4-0л

Серия 07000- 1я Типовые конструкцииt\ детали

&ып S зданий и Сооружений.
бак длр питьевой боды 58-100

Проект выполнен б Соответствии с дейст
вующими нормами стробилами. Позраро взрыва- 
лезопоскость обеспечивается при соблюдении 
предусмотреннь/х проектом мероприятий и 
регламентированных пробил зкслщ эт аций
/лобный инженер проект /Эрпап/нский/ инЬ.К0

1. Общие указания.

1.1. Настоящий проект  убез/сищ а из 8ь/ст ро монт ируе
м ы х Ж елезобет онны х элепент об разработ ан б соот
ветствии с  главой d H u fl /7 -  / / -  77 но окно  боной плана 
проект ны х робот  на 1985год.

2. В одоснабж ение и  ка нал изац ия

£.7. Водокнобжение убез/сиир осуирестВля ет ся за  счет  
зопаСоЗ питьевой боды, храним ой В б а ка х  7 полезная 
ем кост ь ко т о р ы х определена из расчет а Зл боды 
б с/ут ки На одного укры ваем ого. Обирая емкост ь 
баков для боды далЖ на сост авлят ь 600л.
2.2.. В удез/сищ е предусмотрено уст ройст во прост ей

шего Санузла с  Вы носной т арой,  общ ая емкост ь 
кот орой определено из расчет а 2л. В Сут ки но од
ного укрь/В оем ого и  С ост авляет  4оОл.

2.3. Соля сбора С у х и х  отброСоВ пронят ы бум аж ны е  
мешКи из расчет а /л  3 сут ки н а  каж до го  укр ь /б о е - 
кого о б  ирей ем кост ью  2/урл.

3. Э ксплуат ация Сооруз/сения В 
мирное Время

5.1. В мирное бренд баки запаса пит ьевой Воды долз/сны 
быть С ухим ипользование Сонузломи Запрещ ено.
3.2. В особый период Времени при проведении убеЖ иира 

6 готовность доки запаса пит ьевой Зоды долж ны  быть 
Заполнены  лит ьевой водой.

Прибязон

ТП Й - Д М -  100-238.85 ее

К/бецшша из °fc- 5 
элепентоб для кгроительст- 

За В парное бренд.
0$\ци.е. ‘данные

Ctdduq Лист Jl/zrmt
Р П 1

■Проектнад' 
организация по

20$26-02 20
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Специф икация оборудобония

Парт,
Поз. Обозначение Иаиненобание Кол.

locca
ёд.#г

Ррине-
ионие

1 Бон для литьебой

боды БВ-Ю О 6

2 рэенольнь/й д а н

V  = 40л. 10

3 ГОСТ г  2 26- 75 BynojfcHb/u пешоН 4

1. Знсплиноцина попесчениб с п  строительную част ь

проекта.

2. среролЬА/ь/е бани уСт анобленнь/е бне/М адин Ра муз - 

лоб рнлодирунотсд один н а  один.

3. Размерь/ S dco/5/c.asc Рань/ Зля Ж  и Ж
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ySeojcuLLjO. из быстропонти рув -  

лырс р/селезобетоннысс элелен- 
тоЬ для строительстЬо Ь лирное 

Ьреля

ЙлаболЖ
(прилоЛсение)

Чертез/си общих ЬидоЬ 
нетипоЬьлс конструкций.

инь л

ПриЬЯЗйН

жрщрмат дч

Обозначение Наименование Примечание

Ш  -1-Ш -Ю О-ОР.Ш
Ноепление 1

(злёнтроручнои
Вентилятор

ЭРВЧЯ ЗРВ600/зоо)
_________ zHBtL2^_ крепление Z

'(фильтр- ппглоти-
menh срлц- 200)

_________ -DRH3 Крепление 3
(предюильтп лаю-mm
срильтр сряр Ъ

кЮообхе)
_________ zn&uA__ Крепление 4

(ялентРОНалооиюео
серо -  1D/a s - u i  ]

-------------- =J2BU5__ И оеп ление  S
(ЗмдулпЗод)
(КреплениеБ
/ВоздиясоВпд)

пШёр.
тт.
Ши.

усвмВо

сцшинш'ШШ.

ms I '

tiodepofcQHue
олобопа в/ 1 !ч &3SS2; з

Формен rri А V



JS
&

'M
’S 

JW
5 

:9
°°

k
£//

/£.
 а/

П
од

p.
 и

 д
а

т
сА

Ш
м

м
нй

Щ
 

\Ц
н§

.№
по

дл
\ f

to
dn

. ц
 6

ат
а|

Аз
ам

.до
£|

/] 
T

u
n

o
S

o
ih

 
п

р
о

е
к

т
 

<Д
-Н

 
Ш

 - 
Ю

0
-г

эе
 В

5
А

л
ь6

о
 м

Ш
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
£Z

 
д

о
-9

29
03

 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

~ 
~

к р е п л е н и е  6  ( к  потолку)

Масса,
кг.

Примеча
ние

крепление &  к  
потолку 2 (г, 5)

крепление 5  
к полу 8 (7 )

кр еп л ен и е  5 ( к  Полу)

проё; копир

I /конструкции изготовить из стали марки 6 СтЗ кпё 

по рост 3 2 0 -7 1 *
2. Все свар ны е щ£ь/ варить по рост 526*1-20 

электродом м а р к и  Э-4£ по Рост Э^б6~75.

3. Озделие окрасить масля но о  краской

РазрадЛчкЬВНОЁЪ
/?робРАКиселева

И. контр. Сухотин
Umf. коротко?

приея$ан

Цн§я
Годйыпуска
J925 ТП Л - й ,  Ш-МОг293.81:08Н5

Нрвпмние 5,6
(  Зоздухаёоды)

Стадия \JlUCt77JIUCTDi
РП 1
%  83582 3
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вид Б

I  (повернуто)

в топь листовая 
200*15040 (6 шт. )

Гайка то

/  50*Z | *----------
1 1 /X  Пластин о I ,  \

’—r-t Ь— -----e=3ZE=a_ ’Т столь листоЬод щ/Гг ртит-м-р > 1
200*150*10 \

ч Сталь листоЬаа 
50*3 \ Пластина, I  мсг тпкщ-п-z

1- Конструкцию изготовить из стали марки 
В СтЗ к  л 2 по ГОСТ 380 - 71 *■

2, Все сварные швы варить по гост $264 - 80  

электродом парки 3U 2 по ГОСТ 3^66  - 75.
3. изделие окрасить масляной тресков, 
k  Масса изделия -  132, 0  кг.

 ̂ А Лист Z I  лист 2

Приддзон

Цнь. /V
НкюнтаУШГ

ЛтяноЬй
еиселеьа

Сцссотин
HOPOTHDb шщ ±

6*ШТ i 777 A~E> Ш- 100-2Ш08Н2
Крепление 2 ШШШШзШ.

(срильтр -поглоти
тель ФПУ - 2оо) %  835821
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E)Uct Л  (п о ё е  р н у т о )

Сталь Листо&&Ц
£ o d  *  /  / о  8lu7.

С т ал ь Л  и  с. т  о во. ф)

Строитель н сха / 
3cf test с /д  негр

\Б о л т  М /2 х 5 0  PS сит. 

(РсУсЛ/ /ес/ M  У2 3  2шт 
\ Сттхаль л и с т о в а я  

80*8 0 > с/О /О  ыау>.

i  конструкцию изготовить из стили марки В СтЗ пег 
по гост 38о-W/

2. -все сварные швы варить поГост 52€Ь-80 9ji&kmpo-
д о м  M e jp K u  Э~^/8 П о  РОСТ ^ S 6 '- 7 S .

3. Изделие Окрасить масляной крае кой.
4. М а с с а  и з д е л и я  -  f e e  к  г.

П рив ри  е /н

Uh & .jS ? V m t

Ризраа Лукшновь 
Поо&ер.\киселевс1

Н.контр. Сухотин
коротко ё

. гоавыпуска. 
1 9 8 5

к р е п л е н и е  3
(првдерилыпр ПФПгЮОО 

аоильтр Ф$Р В 
k o b o S k e )  .

стадия Лист Листов
РП

В/ ч 82532 3

Электр окалориф ер  

С т и л ь  л и с т о в а я
6 *  5 5 0 X 4 0

к е ч е  ф 10

С т а л * __у^ловиу.
75x7 5*8

1 7W -  Ь  5

П рив язан

инё.н

1. НонсРпрукцинэ изготовить из стали Марки 
В СТЗ ПС8 по гост 380-7J*

2. все сварные швы варить по Рост 58бР-8о 
Э л е к т р о д о м  М а р к и  Э ~ к ё  ПО РОСТ Э ^ 6 6 " Ч 5 .

3 ОзЗрлие Окрасить Масленой краской.
4. Mcicccf изделид - -У£Г кг.

РаьооБ.
ПробЬр

Н. конто.
Ут8.

Ih jWHQto.
Киселева

Сухотин
короткой

Тод~ 
Выпуска 

Ш 5
тп л -  /7 ш -mo -Z9MS оьии

к р е п л е н и е  4 
(электро- калори

фер Сф о^/цб-чу

Стадия
РП

\fhtctn

Ч  83522

,/1иало£.

3  —

Типовой проект А-II,III-100-298.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293797/4293797502.htm

