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Альбом автоматизированных абонентских вводов (ААВ) систем отопления 
оо ступенчатой регенерацией тепла для жилых и общественных зданий разработан 
в соответствии о планом проектных работ КиевЗНИИЭП по задание Госстроя УССР.

В абонентских вводах использованы регуляторы тепловой мощности, осво
енные промышленностьо для применения в системах отопления и рекомендованные 
ГЬограждайстроем для массового внедрения. Настоящий альбом выпускается 
ваамен альбома ТПР 903-09-11.84, и в отличие от него включает в себя ААВ, 
оборудованные не только клапанами прямого действия, но к эпектрическими 
кспопнитепьными механизмами управляемыми оегуляторами PC.29.2, а также 
регуляторами типа "Электроника P-IM".

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ

TI Подающий трубопровод от ААВ к системен СРТ
тг Обратный трубопровод от систем СРТ в ААВ

S Располагаемый напор на вводе тепловой сети
\ о Требуемый напор для систем СРТ с учетом

потерь напора в трубопроводах TI и Т2
Потеря напора на регулирующих клапанах

Н, Потеря напора в дросселирующей шайбе

Таблица I

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРОВ КИП И АВТОМАТИКИ

Настоящий проект выполнен в соответствии о 
действующими нормами ж правилами /в  том числе 
по взрыво-пожарной безопасности/

т т /ХЪраковмч.&.§./

ОБОЗНАЧЕНИЕ 1 НАИМЕНОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО В 
СХЕМАХ С РЕГУЛИР. ПРИМЕТ?,
ОБЩИМ ЛОФАСАД.

ТУ 25-02-162244-80 Регулятор температуры о тер
»-д "Теплоприбор" мосистемой PTK-22I6 и регу X 2
То Удая-Удэ лирующим органом ДП

25ч939нж Клапан ретулирупций с элект
рическим исполнительным ме I 2
ханизмом

"Электроника Регулятор отопления электрон I 2
Р-Ш" ный

ГОСТ 8625-77*E Манометр показывающий 3 4
0БК-1-160-16
ГОСТ 8625-77* Е Манометр показывающий I I
0БМ-1-Х6О-ГО

11Б18БК Крав трехходовой для маномет 6 7
ра

ГОСТ 2823-73*Е Термометр стеклянный техни I X
ческий П52.160.66

ГОСТ 282>73*Е Термометр стеклянный техни I I
ческий 041.160.66
Оправа XB-I85-63-I6Q X I

| Оправа ХП-185-6Э-Ю0 I I

ВИОМОСГЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ примечание!

Ссылочные документы
ГОСТ 2.784-70 Обозначения условные графические. 

Элементы трубопроводов
ГОСТ 2.785-70 Обозначения условные графические.

* Арматура трубопроводная
ГОСТ 2.786-70 Обозначения условные графические. 

Элементы санитарно-технических 
устройств

ГОСТ 21.106-78 Условные обозначения трубопрово
дов санитарно-технических систем

ГОСТ 21.602-79* Отопление, вентиляция и кондицио
нирование воздуха. Рабочие чертежи

ОСТ 36-27-77 Приборы и средства автоматики. 
Обозначения условные в схемах ав
томатизации технологии, процессов

СНиП II -  Г.Ю -  7 / Нормы проектирования. Тепловые
СИ -  36 -7 f) сети

РСН 308-65/Госстрой Нормы проектирования,систем отоп
УССР ления со ступенчатой регенерацией 

тепла
10-3КЧ-1-75 "Проект- Закладная конструкция на установку

монт&жавтоматидА" термометра
3X4-46-70 "Проект- Закладная конструкция на установку

*онтажавтоматика" манометра
I2-SK4-I-75 "Проект- Закладная кострукция на установку

монтажазтоматика" термометра сопротивления
ТД серия 4.903-10 Грязевик

выпуск 8

ОБОЗНАЧЕНИЯ ААВ

Первые три буквы марки ввода обозначают "Автоматизированный 
абонентский ввод" -  ААВ.Четвертая буква означает:

Э -  о алектрическим регулирующим клапаном 25ч9Э9нж
U -  о манометрическим клапаном прямого действия PTK-22I6
Р -  о регулятором "Электроника P-IM"

Первое число обозначает условный проход регулирующего клапана или 
номер элеватора регулятора "Электроника P-IH".
Последняя цифра означает:

1 -  ввод о общим (без разделения на фасады) регулированием
2 -  ввод о пюфасадным регулированием.
Пример расвифровки обозначения:
ААВМ -25.2 -  автоматизированный абонентский ввод с маномет

рическим клапаном PTK-22I6 условным проходом 25мм с по фасадным 
регулированием.

i 0 2 9 i j j

ПРИВЯЗАН

9 0 3 - 0 4  - 1 6 4 .8 9  1-ТМ

1ЙТШТИЗЙР0ВАННЫЕ АБОНЕНТСКИЕ ВВОДЫ" СИСТЕМ
)ТОПЛЙШЯ СРТ Дла ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВШЫХ зданий

СТАДИИ 1 Лист Листов
" Нач.АШIАвдеев

ГИ1Г 11 Гершкови»

«Има к* ДРР-ШЦРаэраб!1 лелемскаи;с£«-«̂ ]"}р̂
ОШЕ ДАННЫЕ (начало)
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

по применению автоматизированных абонентских 
вводов (ААВ) систем отопления со ступенчатой 
регенерацией тепла

I. Общие положения

1.1. Автоматизированные абонентские вводы (ААВ) отопительных систем 
СРТ рекомендуется проектировать для объектов тепловой мощностью 116 кВт 
(0,10 Гкап/ч) и более, ААВ оборудованные клапанами PTK-22I6 могут при
меняться в районах с расчетной температурой наружного воздуха от -15° 
до -35°. ААВ с регуляторами "Электроника P-IM" к клапанами 25ч939нж 
могут применяться без ограничений по температуре наружного воздуха,

1.2. ААВ обеспечивают уменьшение тепловой мощности систем отопления 
при эксплуатации, устраняя перетопы, связанные с централизацией произ
водства тепла и с поступлением тепла солнечной радиации.

С учетом качества монтажа, точности наладки и квалификации персона
ла, эксплуатирующего ААВ, величина годовой экономии условного топлива, 
расходуемого на отопление I кв.м, общей площади жилых домов различной 
ориентации может колебаться от 2 до 6 кг в год.

1.3. ААВ систем отопления СРТ о клапанами прямого действия представ
ляют собой устройства, реализующие способ регулирования (авт, свид, СССР 
I» 657221), основанный на поддержании постоянного значения суммы темпера
тур обратной воды и наружного воздуха. В районах страны, расчетные ото
пительные температуры в которых находятся в пределах, указанных в п .1 .1 ., 
температура воды, охлажденной в отопительной системе, должна соответст
вовать постоянному значению указанной суммы. Превышение температуры об
ратной воды свидетельствует о перетопе и устраняется средствами автома
тического регулирования.

ААВ, оборудованные регуляторами "Электроника P-IM" м клапанами 
25ч939нж поддерживают требуемую отопительным графиком температуру обрат
ной воды.

1.4. В ААВ осуществляется количественное регулирование расхода теп
лоносителя путем дросселирования потока без использования насосного обо
рудования. В системах СРТ количественное регулирование приводит к равно
мерному понижению температуры во всех точках системы отопления.

1.5. ААВ следует располагать в помещениях тепловых пунктов зданий.
1.6. Настоящие рекомендации разработаны для отопительных систем, 

спроектированных в соответствии с РСЙ 306-85 (Госстрой УССР).
1.7. Регуляторы прямого действия поставляются полностью укомплекто

ванными для использования в автоматизированных абонентских вводах.
Регулирующие органы о электрическими исполнительными механизмами 

работают в комплекте о регуляторами РС-29,2 по схемам, разработанным в 
Альбоме 2.

Регуляторы "Электроника P-IM" полностью укомплектованы для использо
вания в ААВ при их подключении к электрическим сетям (альбом 2).

Электрическими схемами (альбом 2) предусмотрены реле времени, обес
печивающие регулирование по температуре обратной вода с учетом большой 
инерционности системы отопления.

2, Схемы регулирования

2.1. Регулирование может осуществляться по схеме общего или. пофасад- 
него регулирования.

Схема общего регулирования (лист 6) рекомендуется к применению в до
мах, характеризующихся незначительной (менее 116 кВт) тепловой мощностью 
каждого фасада, а также в домах, не имеющих четкого пофасадного членения. 
В остальных случаях следует применять схему пофасадного регулирования, 
которая имеет различия, связанные с использованием систем СРТ законструи- 
рованных по схеме А (лист 7) и по схеме Б (лист 8).

2.2. В схеме общего регулирования на ААВ устанавливается одкь комп
лект регулирующего устройства, работающего следующим образом. Сигнал от 
датчике температуры обратного теплоносителя соотносится с сигналом датчи
ка температуры наружного воздуха. Вырабатываемое воздействие передается 
на регулирующий клапан и изменяет количество теплоносителя, поступающего 
в систему отопления. При температуре наружного воздуха ч-10°С. третий 
датчик отключеет систему.Регулирующие органы регулятора "Электроника P-IM" 
(на чертеже он показан как регулирующий клапан) и клапана 25ч939нж переме
щаются по команде электрониого блока, поддерживающего требуемую по отопи
тельному графику температур!' обратной воды.

2.3. Схемы с ггофасадным регулированием рекомендуются к применению 
в многосекционннх жилых домах, оборудованных пофасаднымк (по схеме А) 
или секционными (по схеме Е) системами отопления СРТ. Протяженные здания 
Г-образьои Формы с секционными системами отопления рекомендуется разби
вать на участки прямолинейной формы по 3+6 секций и для каждого участка 
премировать свой ААВ.

В схемах пофасадного регулирования на ААВ устанавливаются два комп
лекта регулирующих устройств. В схемах А (лист 7) каждое из этих устройств 
управляет работой пофасадиых систем так же, как это происходит в схеме 
общего регулирования (см. п .2.2). При оборудовании здания секционными 
системами СРТ, сконструированными по схеме Б, пофасадное регулирование 
обеспечивается следующим образом. При перегреве подсистем, ориентировав- 
mix на первый (условно) фасад здания, по суммарному сигналу датчиков ре
гулирующий орган уменьшает подачу теплоносителя на регенератор тепла 
PT-I первой регенерации, в результате чего уменьшается температура воды, 
поступающей в эти подсистемы.

При перегреве третьей подсистемы,.отапливающей второй (условно) фа
сад, соответственно уменьшается расход теплоносителя, обогревающего реге
нератор тепла РТ-2 второй регенерации. При температуре наружного воздуха 
выше <*-10°С датчики отключают систему отопления.

{0SL3S/f

9 0 3 -0 4 -1 6 4 .8 9  1-ТМ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ АБОНЕНТСКИЕ ВВОДИ СИСТЕМ 
ОТОППШИН СРТ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ



3. Подбор элементов технологической схемы регулирования

3 . 1 .  У с л о в н ы й  проход регулирующих органов следует принимать по графи- 
ку на этом листе в зависимости от расчетного расхода теплоносителя (т/ч) 
в трубопроводе, на котором устанавливается регулирующий орган. График 
построен, исходя из величины гидравлических потерь в открытом клапане от 
10 КПа (минимум) до 50 КПа (пунктиром -  до 30 КПа).

3.2. Регупируглий орган устанавливается таким образом, чтобы направ
ление движения теплоносителя совпадало с направлением стрелки на корпусе. 
Регулятор "Электроника P-IK* в системах СРТ как водоструйный насос (эле
ватор) не используется, а подвижная игла, входящая в коническое сопло, 
служит как дроссельное устройство. При этом всасывающий патрубок элева
тора должен быть закрыт глухим фланцем.

3 .3 . При располагаемых напорах в системе теплоснабжения, превышающих 
суммарное гидравлическое сопротивлениесиртемы отопления, распределительных 
трубопроводов и регулирующих клапанов более чем на 5 м.вод.ст. следует 
при привязке предусматривать установку дроссельной шайбы между фланцам*
у стальной задвижки (вентиля) подающего трубопровода ААВ. При недостаточ
ных давлениях воды в обратном трубопроводе тепловой сети следует при при
вязке ААВ предусматривать установку после водомера клапана подпора.

4. Установка датчиков

4.1. Датчики следует устанавливать в местах, указанных в таблице 2.
4.2. Погодный бсхс рекомендуется устанавливать горизонтально на 

фасаде здания на высоте 3 ♦ 4 метров над землеа. При невозможности 
(по местным условиям) изготовить погодные боксы по чертежу листа ?•? 
допускается выполнить их из другого материала при соблюдении указанных 
на чертеже размеров. В любом варианте исполнения рекомендуется их вы
полнить добротно и эстетично. Они не должны располагаться на фасаде 
над окнами или в непосредственной близости от них; конструкция их креп- 
пения должна разрабатываться с учетом материала Отек.

4.3. Капиллярные трубки, связывающие датчики манометрической систе
мы с регулятором, должны быть стационарно закреплены и надежно защищены 
от механических повреждений. Задатчик термосистемы PTK-22I6 должен 
быть установлен в помещении теплового пункта в месте, удобном для ос
мотра и обслуживания.

4.4. Места установки электрических щитов и оборудования, а также 
способы прокладки кабелей указаны в альбоме II .

5. Рекомендации по наладке и эксплуатации 
автоматизированного абонентского ввода

5.1. Перед наладкой следует убедиться в нормальной работе системы 
отопления, в наличии на вводе необходимого располагаемого напора, ъ пра
вильном монтаже трубопроводов к арматуры.

5.2. Наладку ААВ после монтажа рекомендуется вести в начале отопитель- 
вого сезона при температурах наружного воздуха, превышающих температуру 
точки излома отопительного графика.

График для подбора регулирующих органов для систем СРТ
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5.3. Перед наладкой регуляторов (кроме "Электроники F-IH") необходимо 
определить усредненное расчетное значение Т суммы температуры обратной 
воды и наружного воздуха для данной местности:

* -  55 * °.5(ТП ♦ Тои ♦ Тя). 
где

TR -  температура наружного воздуха, при которой начинается излом
графика теплоснабжения в переходный период (при перепаде темпе
ратур в системе теплоснабжения 150° -  70°)$

Ток -  температура обратной воды в точке излома графика теплоснабжения;
Тй -  расчетная температура наружного воздуха для проектирования отоп

ления.
5.4. Перед наладкой регуляторов систем отопления по схеме Б следует 

отрегулировать закладную деталь "Б" (лист 36). Для этого при помощи вен
тиля II на трубе 6 необходимо установить на лабораторном термометре, 
вставленном в гильзу 12, температуру, равную требуемой по отопительному 
графику температуре обратной воды, соответствующей температуре наружного 
воздуха в момент проведения наладки.

5.5. Основной наладочной операцией для регуляторов PTK-22I6 являет
ся установка задатчика термосистемы на поддержание суммарной температуры 
датчиков IHI и №2 термосистемы на уровне Т. Для проведения наладки в ус
ловиях леретопа здания (в начале отопительного сезона) при помощи ручных 
регулирующих органов уменьшает расход теплоносителя, добиваясь понижения 
температуры обратной воды до значений, которые на 6-в° ниже требуемых по 
отопительному трафику.

Установив датчики в проектное воложение, постепенно увеличивают 
расход, фиксируя во времени температуры обратной воды и воздуха в погод
ном боксе, измеряемые стеклянными лабораторными термометрами. При повыше
нии температуры обратной воды должен закрыться регулирующий орган налажи
ваемой термосистемы. Начало закрытия регулирующего органа будет отмечено 
изменением показания манометра, установленного после регулирующего органа. 
Одновременно с началом закрытия должны быть зафиксированы показания тер
мометров, установленных в погодном боксе и в обратном трубопроводе.
Если сумма этих температур не равна Т, производится специальным винтом 
регулировка задатчика, после чего все операции повторяются до тех пор, 
пока регулирующий орган начнет закрываться при сумме температур, равной Т.

5.6. При проведении наладки регулятора PTK-22I6 в условиях холодной 
погоды необходимо временно перенести датчик S2 в объем технического под
польями выполнять все операции, предусмотренные п05,5, измеряя и суммируя 
температуру воды в обратном трубопроводе и воздуха возле датчика *2.

5.7. В схемах о пофасадным регулированием следует производить после
довательную наладку каждого из двух регуляторов, установленных на ААВ.

5.8. Срабатывание датчиков Ю, манометрической термосистемы, обеспе
чивающих отключение системы при температуре наружного воздуха выше +10°, 
определяется температурой заполнения соответствующих термобаллонов на 
ваводе-изготовителе и наладке не подлежит. Температура настройки этих 
датчиков (+10°) должна быть оговорена при заказе оборудования.

5.9. Последовательность наладочных операций для электрических и 
электронных регуляторов изложена в альбоме И .

МЕ С Т А У С Т А Й О В К И  Д А Т Ч И К О В

Таблица 2

ДАТЧИК
i

НАЗНАЧЕНИЕ

СХЕ МА Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я

ОБЩАЯ П С Ф А С А Д Н А Я
ДЛЯ СИСТЕМ СРТ ПО СХЕМЕ А т  СИСТЕМ СРТ ПО СХЕМЕ Б

НА ПЕРВОМ 
ФАСАДЕ

НА ВТОРОМ 
ФАСАДЕ

НА ПЕРВОМ 
ФАСАДЕ

НА ВТОРОМ 
1АСАДЕ

* I Контроль
температуры
обратной
воды

В закладной 
детали на об
щем обратном 
трубопроводе 
ААВ

3 закладной де
тали на обрат
ном трубопрово
де фасада

В закладной дета
ли на обратном 
трубопроводе фа
сада

В закладной де
тали на обрат
ном трубопрово
де подсистем 
*1 или К2 бли
жайшей к ААВ 
системы СРТ (Б

В закладной детали 
на общем обратном 
трубопроводе ААВ

1» 2 Контроль
температуры
наружного
воздуха

На фасаде под 
теневым наве
сом

На первом фаса
де в погодном 
боксе

На втором фасаде 
в погодном боксе

На первом фасаде 
в погодном боксе

На втором фасаде в 
погодном боксе

* 3 Отключение
системы
отопления

На северном фа
саде или под 
теневым наве
сом

На северном фасаде или под тене
вым навесом

На северном фасаде или год теневым 
навесом

Примечания

1. Датчики М манометрической системы PTK-22I6 устанавливаются в 
закладных деталях типа А и Б (лист 36). Условия, при которых 
устанавливается деталь типа Б, отмечены знакомив таблице 2. 
Деталь Б устанавливается на той подсистеме (М или 16), рас
четная температура обратной воды в которой ниже.

2. Датчики И  электрические (ТСИ) устанавливаются в стандартных 
накладных деталях (I2-3K4-I-75) "Проектмонтажавтоматика",

3. Погодные боксы для датчиков 12 -  на листе 37.
4. Датчики Ю устанавливаются в кожухе из трубы
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УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ААВ

1. ААВ следует выбирать в соответствии с расчетной расходами тепло
носителя, проходящего через регулирующий орган, по длин им, приведенным на 
графике (лист 3).

2. Необходимость установки дроссельной шайбы на вводе определяется
ив условий, указанных в таблице Ю "Дополнительные мероприятия при привяз
ке ААВ".

3. При давлении в обратной магистрали, не обеспечивающем залив сис
темы отопления, предусмотреть дополнительную установку клапана подлора 
на обратной трубопроводе.

4. ААВ разработаны применительно к вводам тепловой сети в жилые дома 
гари условии приготовления горячей воды в водонагревателях, установленных 
в центральных тепловых пунктах (ЦТП). При устройстве в домах индивидуаль
ных тепловых пунктов (ИТП) с установкой водонагревателей (в закрытых сис
темах теплоснабжения) ипи смесительных устройств (в открытых системах) 
горячего водоснабжения внутри здания, а также при наличии в здании при
точной вентиляции ответвления для этих потребителей от подающей магистра
ли должны проектироваться до установки регулятора, а от обратной -  после 
(по ходу движения воды) установки датчика температуры. При этом диаметры 
присоединения абонентского ввода в тепловой сети должны выбираться с уче
том суммарной тепловой мощности систем отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения.

5. Крепление ААБ к строительным конструкциям в настоящем альбоме не 
разработано и ив чертежах показано условно. Указания о креплении ААВ 
должка быть сделаны при привязке с учетом опирания на конкретные строи
тельные конструкции.

Таблица 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРИШЗКЕ ААВ
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м о н я я х о ш с н о т и к а  СССР
Ъо к  л а й  н а  и  деталь но  
ус т а н о в ку  т е р м о м е т р а 2

1 5 То х е ,  З Х Ч - 4 6 - 7 0
З а к л а д н а я  о с т а  яр н а  
у с т а  наЛ гу м о н о м е т р о 6

16 То же. 11-1X4-1-75
З а  кл а д  н а  я деталь па 
уст онобку термом, сопрот. /

J02S3  / /

9 0 3 - 0 4 - 1 6 4 . 8 9  4-ТМ
Автоматизированные абонентские ЬЬоЗи систем 
отопления СРТ Ы жихых и общественник ъЗаний

Привязан СТАДИЯ Л ист Листов

Р 9tow. m : МдееБ cm
гип ГеэшкоЪич 7 ^ Л в’1

К № -1 Ч Л ГОСГРЛЖ ДЛНСТРОЯ

КиевЗНИИЭППробрил Гср'лкоЬич )'! 67ИМЯ. Ni faoiPoS. Кеде мы.оя "67
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

"1
. « . s o  ь t o  t. «о „»o„ wo ,2(0 „«o,
r ~ t  r i ^  г  1 r t l

A - A
Mapaa,
ЛМ.

О6оэкачеиие Наммеиоааяяе Ко*. AUct*
оцта.

Прнке-
чих(

К Д ет ал ь  >14 k
см. листы 
34, 35

2 Д ет а л ь  Й2 4 --- к —

Ъ Л е п и т  il3 4 __//__

A- Д е т а л ь  й { __ и__

5 Д е т а л ь  «15 4
C Д е т а л ь  «16 1 — т/ —

7 ТА tep. Ш И Р  t? Гр^ебик 16-80 Т 54.04 . 2 32,2
8 25ч939к* ТП6 07-296-82 КАутс^н регулирующий

1 28,3
9 ту к м . я . ш - п ВоЗомер ВТГ-50 4 9,0

3 1ч6бр ГОСТ 5-762 -% ЗаЭ5и*м ч^гч/ннад dv80 2 29,0
u 30с76нхМ ГОСТ 5762-74- Зад5и*ко стальная <М0 2 617
42 ГОСТ 779B-7Q* 

ГОСТ 5<Н5-70*
Боат № 6 0  с гайюи И 46 
Боат И ft *10 с гайкой М16

8
S6

оит о! 19
43 ГОСТ А-8Т-8 0 * ПрокАаЗка паронитобая Й 0f06
IV

Черте* J0-3K4-4-75 Глаб- 
мочтпжабтоиагтнка СССР

Зам ена* деталь на уста
новку термометра 2

is То ж е, 5КЧ-А6-Т0 Закладная деталь но уста- 
ноБку нанометра 6

ft То ж .  ( l - W H - I S Закладная деталь на ус- 
тачоЬку термом, согфот. 4

I

- / e J .s 'i J - f

9 0 3 -  0 4  -1 6 4 .8 9  Г-ТМ
Абтоматиъиробсмные абонентские бЫы систем t 
отопления СРТ дм xuavx и ооттбенны* ъоомич

Привязан СТАДИЯ Л и с т Л истов

р 40НачАпм- ЛбЗееЗ 02 М
гмп Г«пи<о6ич С2.8Т

МЛЭ -  Ш
ГО С ГР А Ж Д А Н С ТР О И

КиевЗНИИЭППробе Рил Гершк-обич ^61
И и * , ы* тоьраЬ. Хаемскоз 02 П
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Марка,
ПОЗ.

Обозначение Наименование Км. М ессе
ед-де.

Приме
чание

i / е п т ь Я 4
см. листы
ъЬ.ъь

2 М е т а т ь •12 \ — 0---

Ъ J e m c u k { — п—

4 Д е т а л ь Я 1 — II—

5 ie m Q A b >15 1 1 — 0—

Б i e m c m 1 —0 —

1 И  сер 4 9 0 3  МО & 8 Г̂ 5» ъебик (6 -80  Т 5 Ш 2 ь и
Ь 25ч939их ТУ26-07-295 82 Клапан регулирующий 

dy SO \ Ь5,5

§ Т5 55.05. И .  Ш - 16 Ь о З о м е р & Т Г - 8 0 \ 16,0

<0 Ычббр ГОСТ 5762-74 3o<!6 im a мугунна<г dy80 2 25,9

а 10с75нхМ Г О С Т  5 7 5 2 Зов&ижка стальная dv&0 2 МЛ
12

ГОСТ ЧЪ$-Ч0" 
ГОСТ М '5 -W * Болт М16<10 с гайкой И15 54 0,19

lb ГОСТ 4 М - 6 0 * Прокслобка п а р о н и т о Ы 14 0,05

и Ч е р те * 1№>КЧ* 1*75 Uai>- 
м онтэхаотом отикп  СССР

5акладнад
УСПЛОНОбКу

деталь на 
термометра 2

« То ж е , ’Ь КЧ - U - I Q
докладная
установку

деталь HQ 
м аном етра 6

ft То ж е , 1 2 - З К И Л 5
докладная бетпакь на 
установку термом. с о п р т \

1_____

у  О * 9 3 / у

9 0 3 - 0 4 - 1 6 4 . 8 9  i - T t t

А Ь т о м о т и ь и р о б а н и ы е  а б о н е н т с к и е  Ь Ь о д ы  с и с т е м  ,  
о т о п л е н и я  С Р Т  д а  ж и л ы *  и  Л щ е с т & е н н ы т  з д а н и и

П ривязан СТАДИЯ Л ист Листов

р иц « ч . m : А & д е е Ь О т

r u n Г е р ш к о ^ и м о т

л ш - м м

ГОСТ РА ЖДАН(СТРОЙ
П р о б е р и * Г о н к о б и ч ТГГГг о т

КиевЗНИИЭПИ ив N* търоБ Х е ч е м с к а * Р ~ Г о т



/4

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

А - А

46Qt ъьо L Б00 „ МО ь л ь о  „460,.
~ f  t  1 f  t  l i t

М арк»,
no».

Намксяосамос Кая. Мясс«
« ц ю

Прние-
чапис

4 i e m o m  *1 4 4
с и .ш ты
bk'bS

$ А  е т а л ь  * 1 2 4 — и —

5 Д е т а л ь  iib 4 __у __

К Д е т а л ь  М 4

5 А  с  т  а  л ь  fl 3 4 __!{_

& Д е т о л ь  > 1 6 4 — И —

7 Т Д  c e p .  4 9 0 3 - t o  H Г Ь ^ ъ е Б и к  t 6 " I O O  Т З А . 0 5 2 6 9 ,2

8 2 5 ч 9 3 9 н ж  T 9  2 6 - 0 7 - Ш 2
к р а п а й  ^ e r ^ M i p j g o i i y j i i

4 8 7 , 8

9 Т И й т Ь . М М в В о З о ч е р  Ь Т Г - 8 0 4 4 6 , 0

40 Ъ Ш р  r0CT 5762-74 З а Й и ж к о  ч у г у н н а я  dytOO 2 3 9 ,5
\

44 Ь0с76нхМ ТОСТ 5762-74 З а З б и х к а  с т а и > н о я  d , 4 0 0 2 4 0 6  Л

4 2
т т  r m - t o *
Г О С Т  5 9 4 5 - 1 0 *

Б о л т  И  4 6  > 6 0  с  m u W i  Ь И б  
Б о л т  М  4 6 * Ю  с  г а й к о й  М 4 6

46
80

0Д0
0 , 4 0

4b Г О С Т  4 8 1 - 8 0 ’ ' П р о к л а З к з  п а р о н и т о б а я \k 0 ,0 6

4 V
Ч е р т е : »  4 0 - 5 К Ч -  4 - 1 5  Г м £ -
м о н г п ч а б т о ч о г ’ч и з  С С С Р

о а к л о б н а *  д е т а л ь  н о  
у с т а н о в к у  т е р м о м е т р а 2

4$ Т о  ж е ,  Ъ К Ч Ч 6 - Ч 0
Ь а и а В - м э а  д е т а л ь  н а
у с т а н о в к у  M Q H Q M ^ n i p O 6

4 6 Т о  ж е ,  1 1 - » Н - Ъ
Ь а к л о б н а я  д е т а л ь  н а  ^ c m q -  
н о Ь к у  т е р м о м е т р а  c o n p o m . 4

■/0£93>Jl

9 0 3 - 0 4 - 1 6 4 . 8 9  М И

♦ А Ь т о м а т и ъ и р с Б а н н м е  о & о н е н т с т е  ЬЬоды  с и с т е м  ,  
о т е п л е н и я  СРТ д л *  х и л ы х  и о б щ е с т в е н н ы х  ъ д о н и и

П р и о я з а н С Т А Д И Я Л и с т Л истов

Р аш щ М > 9 е е Б 02. w

ш fepu iK O W W {■2.S1

Л Ш - 8 0 . 1

Г О С Г Р А Ж Л А Ь 1 С Т Р О Й
П ооЬ ерил Г е р и ж о Ь и м 0 ? .W КиеэЗНИИЭПИ м *  N * Р оъ о а б . f c № M t < Q l m i



15

к ' к

JbOJWt, UO ЛЬО̂ ЪЬЬ
П  Г 1 ^

iM , .m  r  S6T) у 540
П  1 1

•555 4 6 0 ,  ц о  и Н о ^ ь оLlWt, UU bUÛ DVi.
1 f  1 I I

В  с и с т е м у  
о т о п л е н и я  ~ ~ \

U s  т ш о е е т и ^  ± f h l

+ 57*2,5

Ь  т е п л о с е т ь

+  5 7 * 2 ,

В систем у 
/  отопкения

Us систем  
^отопления

LlboUbO L 550 bsL bis Ы ъ [ ъ%ъ baoUo,f — Г----->Г---—Г—л
L IS6B

К Т * >г '

тШ<Мш
ЧроЬень поло 
Г теплопункта

rJ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марна,
ПО*. Обозначим Ней мегомам Кеш. Matс» <лусз Яряие-

•МИМ
1 Деталь М 5 cm. faery 

Ъ̂ Ъ5
г Деталь йЗ 2 —/ / -
3 Деталь й { —//—

r
4 Деталь Й5 —//—
5 Деталь г!6 4 _/2 —

Б Деталь d l i ---//—
1 ТЛсерЧ.ад-W i d ГрязеЬик ^6*50 Т 5Ш 2 <9,0
6 25ч9Ъ9нх ТУ26-07-ЖШ Клапоч регулирую-

ш,ии dy£5 г ПО
S ТЖ0255. 1244 -18 Водомер ВТГ -  50 i 0,0
<0 50с76нжИ ГОСТ5765-74 5аЭДшжка стальная dy00 !1

и 57ч6бр ГОСТ 5765-74 badSu>*cKq чугунная cW i io,9
а 6кчГ9п ГОСТ 5761-74 Ьентикь Ъопорныц . Флани,еБыи а̂ Ал) 1 ’5,ft
<ь ГОСТ 11U-70V ГОСТ 59^-10*

Бом Й ̂ 1x̂ 0 с caCnood Ж1 
Болт М <Б<79 с. гайкой

ib
%

QtAO
0^9

ГОСТ 4М-8СГ Прокладка пароиитойая <9 0,0<6
<5 Чертеж/0-ЫСЧ4-75 Гко5- монто*аотомати<а ссср

Ьаклабнал Зеталь на vcmanooKi термометра г

<е> То же, З’<4-49*10 ЬочскаЗнад Эетоль на установку манометра 7
П То же, lri-5K4-(-75 ЬаклаЭная бетам цо установку гпгомон. сог.оот. <

I6Z 93J 1

9 0 3 -  0 4 - 1 6 4  . 8 9  < -Т М

АОтопйтиьцроЬанные абонентские б̂ оЗы систем 
оггткенид С.РТ Зля жилых и омцесщЬенных зЗании

ПРИВЯЗАН ’ СТАДИЯ Л ист Листов

Р < ЪЙач WTM 4 Шеев 02.81
ГИП ГрршкоЬич b v ^ 02 81

А А В Э - 2 5 Л
ГОСГРАЖ ДАНСТРОИ

КиевЗНИИЭП
ПроЬерил ГершкоЬич r~ 7 Z f ~ 02 81

Имв. Na RibpaS. Хеюмскоз 0281
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

1 А -А

blOV 1,Г1У р ? JU I/VUV \, J\JVHi П '
M60„ MO „ №3 „ ьъь

.........rr̂ m
f i t  f  ~ 1

rl

Марка,
ПС».

Обоакс̂сниа Наммевомаяе Ко*. Масса
«ЭЦЮ

Ярмие-
чямж

i Детом, м 5
саг. Ju:~k.‘
M.S5

2 Детом» лз Ч — //-

ъ lema.So 4 — //-

i Детом» н 4 — //—

5 А-етам, vl 6 1 —  // —

Летом» »п 4 — у—

т Ц  и Л Ю - И ' " ' Год-ье5и< 16-80 Т 5 Ш <1

8 »ч919нж Т9 2 6 -0Ш -62 Каопон регулирую

щци d у tO 2 ад,5

0 r j  г ь т ъ . ш - п Ьобомео Ь Т Г -8 0 \ 10,0

<0 ЗДсТбнхМ ГОСТ 5762-76 ЗаЗоихка с та р а я  сШ 2 64,1

ft Мчйбр ГОСТ 5762-74 ЗаЗоихка чугунка# d*RQ 3 29,0

a
ГОСТ 1796 -10* 
ГОСТ 54 <5-10*

Ьоат М 46x50 с гайш М16 
f>c,vi И4о*Юс гайкоч М 46 а

о.Тч
«,>

л гост 481-ео* 1р0М З «1 napoHumoSasi 46 0,06

ft
Чертеж, 40-зж-Ч5 ГкоО-
H?iin\israomoManiuKQ СССР

ЗаааЗкр*’«■стпчсйку
ЬетаАь на 
термометра 2

« То же. ЗКЧП б-Ю
3>а«сАоЗнд̂г 
vetr.QMoB к-у

деталь на 
манометра 7

ft То же, 1 2 - W - M 5 Зашйнаа бетам» на 
'jcrnoHo îfv термом.-conpoav 4

i 1 1

■{О*. 9з/ f
г ,т  ”*

9 0 3 * 0 4 - 1 6 4 . 8 9  4 - Т М

А (> г г л и а т ц ъ ц р о Ь а н н ы е  а б о н е н т с к и е  б6о<Зы с и с т е м  
о т о п к е н и з  СРТ 6а «  x u i w x  и  о б щ е с т в е н н ы х  ь З о н и о

|ПГИВЯЭАМ СТАДИЯ ЛИСТ Листов

р ftШ е е б 5 4 .5 1
Т И П  1 Геош ко ((и ч ю г » -1

А К Ь Э  -  4 0 . 2
ГОСГРАЖ ДАНСТРОЙ

КиевЗНИИЭПМ.Т1ВИШЩ им&ЦШРВ
1и н0 N *  | __ ттт?птяя1 f f i t r i i



rl

ПЕЦИФИКАЦИЯ

А - А Маржа,

TV о».
Обоэксчекя* М оааеяоедямс

Деталь Н
Деталь ЗЪ

Деталь /4

ТД сер. Ш Ь -1 0  Ь 8

10

Н

И

в

ik

а

<ь
а

25 ч 959 н х

ТУ 26-0 7- 29 6- Ю
Т У 2 S O P .5 5 , < 2 и - 1 8

30с76 н ж  И  гост т -%
Ь Ш р  Г О С Т  5 7 6 2 - ? Ч

Деталь /5
Д е т о л ь  t ! C

Д е т а л ь  / П

ТрязеЗик i6- 100 ТМ.05

К л а п а н  р е п / л и р у  ло

ц и и  d y  б о

59,2

3f,5

:м. лиси/
ЪкЪ5

д о О о м е р  В Т Г-80
Зодбижго стальная сУ̂ЮО

5 М ! р  ГОСТ 5755*'
ГОСТ 7798 ■ 
ГОСТ 59/5

10*■ 79*
ТОСТ W - e o *

Чертеж iO-ЬКЧ- /- 75Глад ■ MOhnio'xaomoHOmLrrj СССР
То же, ЗКЧ-Дб-Ю
То же, Ц-5КЧ"Н5

ЪоЗдажка чугунная dy80
ЪэЗЗижка чугунная dy Ш
болт М faxвО с гайкой М16 
Во ап? И16/70 с гайкой М1$
floorлодка пара ни то 5ая
Закладная бетам, на 
устаноокч термометра
заклаоноя дето а ь на 
устанядку манометра

l a  к А О  д н о  я  д е т а л ь  н о  
у щ о н о о к у  т е р м о м , с о п р с ч .

Iв

<6,0

т ,7
290

39,5
Що
0,19
2,96

i o i ^ b j A

9 0 3 - 0 4 - I6 A .8 9  <-ГМ
АЬгсоиагтгаироЬонные абонентские бЫы систем отоп»емии СРТ 8*5 хины* и оЬш.&сп'Ьснмых ytowuu

ЛРИЗЯЗЛИ СТАДИЯ Лист Листов

■Р. (5Ноч. М?№ШееЬ ш з
гиг» ГершкоЬич 0JS7

ААБЭ -  50.1 ГОСГРАЖДАНСТРОЙ

КизвЗНИИЭП
ПрЛери* ГсршкьЬич ГС.вТ

s a t* _____________ РаъраЬ, Хекемскгм И 8Т
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15 2€

I

СПЕЦИФИКАЦИЯ

WSP,ЕГ'

Мари;
па».

Ofcintni Иажмспосама Кож. м*са
мд»

TtjMOM-
ихн

{ А ет с/ль М  / 4
смугисгы
34.35

1. Аус/т огь аА 2. /

3. А е/п& Л б АЛ 3. /

4. Ajz/7?&/16 /Л  £ f

£ АеЮСГАб М  б < —aw-.

е. Atc/r?&46 М  11 /
см лист 
36

7 ТА сер. 4 .9 0 3 -/0  S.8 Грязебиг /6-40 734.0/ 1 /5,в

а р т х -ш в-л л н -го /б -т Регулятор m ejunepo /

ГУ 25-024$№V-e0 туры с/у 25 18

9 ТУ2502.8?Ш 1 -78 бад&гге/> 4/3X Г - 3 2 / 3 .2

/0 Г5кчГ9п ГОСТ 5761-7^
5е///7?шг> s&rttpYA/tfi

J l у 4 0 2 з ;в

/ / 15с Мнх ГОСТ 19192-7} 3eM/7?M5 Csrt0'J*A'0/£jfr / /P S

/2
/%>сТ?7Рз- 1 
Гост f  Pi's- 7 0 f

£'УС/П H /6^60 е гойкод М1& 
Бо/чп М(6*70е ra(hoО И/6

*0
в

О, ГГ 
O.Y9

/3 ff ltT te t-e f fT фомяЭха /&ж//г/ущ£%7 /2 4075

/4
(tpB&xfO-JSY- f-7£ /> o3  
мом/п?*г с'&поъгъ'л/ЯЗУ

Xiaady/Oj? С&ГХ7М 
1Щ7//МГО /72S&*C>#e/n/& 2

/5* 78 xs. 5 5 7 -0 5 -7Л 6

1Q2Si/f

9 0 3 - 0 4 - 1 6 4 . 8 9  1-TM
К^гш >нап\цУ1> < Д о > т к  с& о ке нтск ц с U o 3 w  с и с т е м  ,  
о т о г и е н ч * CPT 5^4 жикыт и е й ц е с т ь е и ц у * гЗ ак и ц

О И М З А И Стали I Ласт Л исто*
Нлч.АЛ^ . o w > I <ь/О Т Л < И А / fi/dreS

run ГерххоЗол f e L 0 Ш
k m  - г м

ГОСГРАЖДАМСТРОЙ
К и е в З Н И И Э П

Промо» Z t ^ L 0*%7
H&J*----------------------- Ралраб. 0? Л1



<9

| Ш  | 525 J. 4Ю| 7Д7

I d L

14#0

$ систему 
1 ^  сюдплеШЯ

$  т & м о с & п ь □ ж
Ц

| ^ ^ p ^ |3 g g  |  ш  |  Ш  | j  ЗМ j/^jf^|

. Уро&емь лом ?
^  ~МОе/тлолу//£гЬ&

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПЛ1*А1ЛК
jj|1Им*. No

n*p«*;
no*.

Обоыгкгм Хам. Массе
•да

Преи**
4«JUX

i Лет сгль Ж  / 4
см лист 
M,S5

2 . Л с/7?аль /4  £, 4 ---Лf—

5. А е/ггг/г>  л 4  5. 4 — •#—

i Ae/r>&/i6 М  5 4 V?' '■

f Лелп& //>  М  0 4 — a—

0. Аегт&пб М  If 1
см. /ист 
36

7 ТД cep- 4.903 “ 10 6.8 Грлсбик /6-40 ГЗЬ 0 / 2 If,8

3. m - m w - m o - i t i s - ts Регулятор темпера. 1 23

т у я -о й - т г М -е о т уры c/v22

9 ТУ2902.821131- 78 | В одом ер {S3/?Г - 3 2 / 3.2

/0 1 9 fV /ffn  rOCTS7S<-ri
£емтлл+ золо/ж еО  
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f  ... f  f  -  - -Г *Г ■

П р и м е ч а н и е

к -  к

11

СЛЕЦИФШСА1ШЯ

лея.
Обаимм КОД. Macco

aw»
Прте*
чин

« Деталь № 5 см листы 
ЖЪЬ

Деталь *13 1 — //—

3> he таль tf5 iii и —и—

4 Деталь йб i —л—

5 Деталь й7 4 —# —

C Деталь АН >1
с к  лист
ъь

1 Ti сев V90b--»0 ie Грш&ик <Н00 Т34.05 <i 59,2

6 РТК:2гй-АП-66КИИ6Ч6 Рет^латор т е м п е р а т у 2 M

ТО 25-ОЫ6ШИО ры dv65

9 т Ш . К . 1НЛ-1& ЬоЗомер ВТГ-80 <6.0

<0 30c76 иж м  госттегтч ЬоЗЬижка стальная <1уД 2 <06,7

1! Мчббр ГОСТ 576? 74 ЗаЗбижко чугунная <МОО \ 30.5

Ячббр ГОСТ6762-Т4 Задбихка чугуннал <М0 2 29,0

<b
ГОСТ 7798-19* 
ГОСТ У И *  -1 0 *

Болт М!6*60 с гайкой ,И ft 
Ьолт Mft<W с гайкой Жб &

Oito
0,49

<4 ГОСТ 1М-М* Проккабка паронитобаз 16 0,06

<b
Чертеж 0̂-ЪКЧ ̂• Г15 Глаб- 
монтахавтоиотска СССР

баккодная деталь но 
ктонооку термометра 4

ft То *«, ЗКЧ.-Лб-ТО
Ъаклобнрл деталь на 
с̂таноокч манометра 7

&«таьь М  (по\ 6) Ы  Щ  пофосойнык систем £РТ 
Т№ ехеме к (шет 7) 6 пред«ми ромки не ^станоки&ать. 
Вмеегм этого Зок*ны Ьить уетонокены 3(>е таких Зетаки 
м  кратных трчбопрокем посрасаЗных систем.

РЯ?

»<шС к>

10193ji

Нач»АПА
/отдела/
ГИП
5E2S28l

4&3ее&
feixatobuM
Гершкович

Е»я>п6 1/е̂ мскад
■7^-01

903- 04- 864 .89 НИ
МточотиъироЬанные абонентские ЬЫы систем 
отоикениа СРТ бла х ун*ц  и <&ш,есп\Бенныу ьбонии

М М -Ш

Стадня! Л ист

95
Лнстш

ГО С ГРАЖ Д АН СТРО Й
КиевЗНИИЭП
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СПЕЦ И Ф ИКАЦ ИЯ

Марта,

п о * .
О д о м  т а м Матмомам Каа. Масса

я м п
П р а и * *

T4JON

{ Д е т а л ь  Л Ч 4

г Д Е Т А М »  W 4- 2

8 Д Е Т А Л Ь  V ?

4 Д е т а л ь  Н б <

? Д е т а л ь  W 8 <

t Д е т а л ь  а/ ао

.

4

1 Д е т а л ь  аН < 1

ь
1*  с  г г  w *  г о с м ш - и Ь Е н т и л ь  С Т Л К Ь И о й  ^ н 4 0 2

*

9 \ 5 к ч  * Я п  Г О С Т  Ъ 7 б <  7 4
b tM T U ^ b  « ^Л ч А И Ц б Ь Ы и  . Ц 2 ?

г

VO Т 1  « р ц *  4 . Я О 5 - 1 0  £  е
г м ь е ь и к  1 ц - 4 о  

T 8 A . O V 1

И H V  А о о .  о о а
Р Е Г ч л ^ т о р  о т о п л е н ы »  

_ Э А .е < т Р о м и к л ,  Р * ( Н <

\ 1 t s  г у ы  6 e i 4 s i - n 8
Е ь о д о с ч б т ч и к  к р Ы М > Ч А Л ы й  

а й к г  ~ Ъ 2 4

1 *
Ч -О ТЬ М  V 4 * 4 'V 1 4  'Ча Ь «0 *-Ч ч;ч - 

V* иу<\4
iK X -K k lX l. i  ЛЕДЛМаДМ ЧСТЛл СИ.- 

К Ц  t « P > \ 0 4 t - T P i . 2

1 4
Ч б Р Т Е » *, 1 > л Ь н >

T IX A b "> O n V * U K lt  М И С С  СС С Р

Ч А ч А А ^ Ц A *  A tT A A b  И А  ЧСТАИ01 

tC4 t * T 4 U 4 K - f t ^ b
2

1 * ^  к ч - ^ с - ю
• * А Ч Л А А К А «  Д В Т А А Ь  н а  
Ч С Т А Н о б ч ч  М А ч Н О М К Т р А ?

( *
ГОСТ V \q & - - \ 0 «
г о с т  * q i 5 - i o #

Б о А Т  1 в * Т 0  « Г А « к о V »  т е

П ГОС.Т А 8 1 * 8 0 П р о К А А Х К А  ПАРО Ц и Т О  Ь A J l e

< 6 ГОСТ V 2 .& 2 0 ; 8 0 *
'Т А А и СЦ  Г А Ч Ю и  \ € 0 4ц

j 6 i - 3 1  h

9 0 3 - 0 4 - 1 6 4 . 8 9  1-ГМ
....

АЬтонатиаиробаиные абонентские бЬобы систем 
отогиени* СРТ Зля жидц* и общественны* зЗонт!

ПРИЬЯМН
е»

Стадия Л и ст Листов
Н а тА П Л 1 У РП 26/отдела/ ш т
га. ГерипсоЪии 02.87

ААЬР -  о й
Г О С Г Р А Ж Л А К Г Т О Л О

Прооер. ГериисО^ич s< ̂ 01*7
К и е в З Н И Й Э ПWHIN* Надрай Мооддмк ш т





С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

Марка,'

rr OS.
Обозначение H U N tflO U D M К о * !  Мает* 

I <ЛтК»
Пр4«ие-
ча й ке

4

&

Ю

п

к>

ДЬдААЬЛН

Д Е Т А Л Ь Ы А

^Деталь л!f

Д Е т А Л ь  AJ<s,

ДСтА** АГб

Деталь л/ю

Д е т а л ь  аИ<

с Н и ж  ГОСТ <<Н92-75 Ь е и т ц л ь  с т а л ь н о й

1 * 7 К Ч ^ П  ГОСТ Ь% ГЛ | Ь ^ ц т и к ь  ^ А Л Н и Е Ь ы и  ц А о

т А  c e p u »  А . я о З - ю  6  й

N V  Л о о  C O S  -  о £

тм г у о г  8? 14Ы-ТД
Чш е т Е М  “> н А -4 -Д 9  r \K b > .O n r*jv -  
К Ь "«О и ,ктики  ИНС.С. С.СС.Р

f>*3Ee>UK «О-АО 'l.SA'M

P S 0 4 A S T O P  ОТОПЛЕНИЕ  
Эл е к т р о н и к а  Р-1Ц Л4
Ьолоснетчик каыльчлТмУ

ЬЬКГ-32
^ЛКЛАЛИА? 1ЕТ4\»»Ц1 HtTAttCKi 
кц 1,»ачикА. ТЕНПТРЛТЧРЧ

ц

«*

Ч |  РТЕнА S - 3 K 4 - 3 - V J  ГЛ^ЛНэч- 
тл,;* АЪ "Ю Н А тикч КПСС СС.СР

ЗЛКААЛКЛа АСТЛЛЬ н л  
ЧС-ТАИОЬКЧ ТЕРМОМЕТРА

»км- 4 4 0 0 Х А К Л Л Л Н А )  Л В Т Л Л Ь  Н А
четлиОАкч нлноиатрА

16
*ое.т ТШВ-ДО*
ГОСТ 94 >5 « д о 4

Еолт »й*ло С ГАМ Н ой К 1 в *4

п Р О С Т Л8«* Г\ РОКА АД К Л IUPOHUTO&M №

<6

и

ТОСТ 122>2.0-во'а С канец гмиой

4 < > jL 9 $ Jj

9 0 3 -0 4 -1 6 4 .8 9  1 т м

А ( )1 Т \о м ц т 4 з и р » Ь о к ц у «  о ^ о н е к т с к и е  1$о бы  с и с т е м  
о гс д ъ п к е н и з  С рТ б л я  ж и л у х  и о Ц м т о е н н и *  з Э о н и й

П р и в я з а н С та д и я Л и с т Л и с т о в
H a s . А П Л

Р П 2 8/о т п а я л / къЬ-Ъ ЗД, 02.81
Г н . Ге р ш хоЬ ич ^  ~

02.81

т ?  -  о '* - 1

Г О С Г Р А Ж Д А Н С Т Р О Й

К и евЗ Н И И Э П
Ip o e e p . r e p m t e W t 02.81

1и н &  N * Р аяпл Л . f f o n < j9 w t 02.*1



УьТЕПлосв ТЦ

Ok ТЕПЛОСЕТЬ

-Ц

С П ЕЦ И Ф И К А Ц И Я

1-1 Марк*,'

по*.
Обам псам Маяжаоаааяа

'
Кем Моста

я м »
Прям*’
«и м

1 Д е т а л ь  АН Л

г Д е т а л ь  NA г
л Д е т а л ь  ^7 i

4 д е т а л ь  N6 i

Д е т а л ь  л/$ <

€> Д е т а л ь  а*\о i

\ ДЕТАЛЬ лШ

& М}С%Ч*М Г О С Т У М -^ Т'ААЬим.кЛ 1ч^О 2.

Ч ъ и щ  ГОСТ ш -lh >А1е»ижкл 2
\е т L  с * * »и »  4 Яоъ>ю£з

гр д е ь и к  |ь-70 
т  ь4 .о £ Z

и H t4 o o .o o s -o i
Р егч л^ то р  отопленцу
ЭЛЕКТРОНИКА СМН АС t

п
to A O H to  т ^ Р ь ч и н м и  

ь т г -^ о «

{*> 5АклД1на9 ДЕтааь на чсдлнслс- 
Ал^чикл Ат{,

Ц
1FP1E»4 6*S*T-Ъ-1'; Глл&мон- 
ТЛжАьтоплтих'и И н о с  ССС Р

^ А к Л Л А Н А *  Д Е Т А Л Ь  НА 
ч е т л н о А н г ч  Т ^ Р И О П Е Т Р А 2

KJ Т5КМ-Ав-ПО т>ЛКЛЛАИЛ* А -Е Т к Л Ь Н А  
ЧСТКНОЬКЧ П Л И О Н Е Т Р Л •5

»€>
Гост ТЛЧ8-Ю *
го СЛ ТЧ 1 9 -ЛО« Болт 1C*ТО о «"Ликой Н<С *4

п ГОСТ 4&*-вО ПРОКЛААКА ЛАПОНЦТОААЛ <€

(8 гост 12% го ‘Т-УчАНЕЦ ГЛЧЛОи ^  2 ^ / 1
!

1

11

m n j - f

9 0 3 - 0 4 - 1 6 4 . 8 9  Г ™

—
о6оненп\с .К '

огт\от\ленМ9 СРТ ЗЛ5 * и м л х  и o t i
де b b o d w  с и с т е м  
necm^ewuiь*х "Ьдонии

Р а д
11РИ0МЭЛГV

На*. АПК
■ Щ И Т — “ Т г Г с W  81

Гп . Ге е ьчЛ ич
ш -  < * • « .

Г О С Г Р А Ж Д А Н С Т Р О И

К и е в З Н И И Э П
------- --------------------------  ■ " f

И н ь  Ы*

Провор.
Р а ф а б .

fe W K lV M
О ооеэ«<

7* ^ 'W A 1 
W.W
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1-1
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

М арк*,'

По*.

<

Ю

It

\1

0 4 с т < к « к

Г0СТМ-Т5

1?кч \Чп ГОСЮТ^
тд сери* 4 .я о 5 .ю б в

К Т .  4 0 0 . 0 0 5

т а  2 9 0 2  B 2 I 4 м - 1 8

17 *4 П

IA

I?

46

П

15

14

Нитпошое

Деталь АН

Деталь аГЛ

Д е т а л ь  ^ 7

Д еталь н &

Деталь *9

Д е т а л ь  / н о

Д е т а л ь  Л  <f

Ь ен ти л ь  с т а л ь н о й  1 ц Д о

£>ЕнтиЛь фЛлнцЕЬЫи 1ц 25

ГР Д В Е Ь и к -  1 6 -4 0  ТХ4.01

^ Е г ч л л т о р  о т о п л е н и я  
О’Л вК.Т P O H U K -A  Р - < н  At

е»од.омвА аакг-ьг

Ь ЕН ТЫ ЛЬ  « ^ л Л И и Е Ь ы С  Д^32 {

Коя. МД£С*
«*̂ 5»

>ЛЛЛА1НАЯ деталь НА 
} 4ETfr.HOb.K4 1*Т̂

Гост 11Я8-■»€>* 
ГО СТ 7Я 17-10*

ГОСТ 4 8 < - в О *

Чертеж ^7km-v "15 тХлвиоь- 
ТАЖ Г л л ь Л & то кА ти кц  ННСС СССР

%  К  М -  N  ТО

тосшэдо -во*

б о лт  к  1в л Ю с га й к о й  п1в

ПРОКЛААНА ПАЬОНиТОЬАО

5 а « л л а и а * АГГАЛЬ на
Н СТЛН ЗАСЧ ТЕ Р М О М Е Т Р А

■S А К ЛА А -Н А А Х ГГЛЛЬ Н * ЧСТА-
ноысч ИАнамштРА

Ф л а н к и  гкцхой $160

[

80

20

Прммс-
чаям

j o i n  U

9 0 3 - 0 4 - 1 6 4 . 8 9  ( ТМ

АЬтемшъиДанные агентские ЬЬоЗи систем 
отогиения СРТ ЙЛ9 лим*> и <Ли,«т1>енкух ЬШЦи

ПРЙ0ЯЗАН > Стадия Лист Листов
Нет. АП Л Р ъо/отдела/ М>дее& е т
ГИП SepuitoVtM 02 81

Ц Ь Р -  о и .2
Г О С Г Р А Ж Д А Н С Т Р О Й

КиевЗНИИЭППроверь fepimW*
Пне. N» Р аэраб. ПопоЭкк Шп



ж 
ле

та

СПЕЦИФИКАЦИЯ

_ Ц 1

М арка,'

п о» .
О бомачвмие Н ам и евовавм Коя. М асса

<9ЦКВ
Приме
чание

4 Д Е Т А Л Ь  Ail У

г Д е т а л ь  а/ 4 2

д е т а л ь  а» ^ 4

•< Д е т а л ь  л*6 4

Д е т а л ь  / f q 4

€> Д Е Т А Л Ь  АМО 4

1 Д Е Т А Л Ь  ЛМ4 4

ь 4 5 с 2 2 и ж  ГОСТ№ - 7 5 Ь с н т м л ь  СТАЛЬМо С» . Ц Д о 2

я А 'г к н  4 Я п  Г0СТ 576М* ЬбИТи-АЪ ^>AAV4HtbWU £ ч *>2 2.

( о ~Т^, СКРМ А  4 .Я 0 5 - Ю  5 .8 ГР-д х е ы а к  4 6 —4 о  т 5 4 . о 4 2.

« И Т  А О О . 0 0 5  *04
р е г ч л л т о р  о т о п л е н и я  
. З л е и т р о н м к А Р -4М  А<>

2

12 Т Ь  2 9  0 2  8 2  И  5 4 -1 8
.......................

Ь о х о н б Р  Л Ь к г - 3 2 . -
......... -

4

О ИР к ч  »Э п ГОСТV H H 'Ik Ь н н т и л ь »  <$ЛАКиЕЬЫМ Хч Ло £

й 5 К 4 - 4 - 1 ?
■^АКЛЛАИА^ АЕТАчЛь  н а  
ЦСТЛМОЬК-Ч i - T b д

<?
г о  е л  т л я  8 -то -*  
Г о с т  9 Я '9 -* » о *

£ оЛ Т  Н 46 *Л© «  Г лй кО и  К<6 8 0

4 6 ГОСТ 4 8 1 - 8 0 - * ПООКАААКЛ ЛАРОИиТОЬАД 2 0

П
ASPTEvK V ^ K M -5 -1 9  ГЛАЛНОМ- 
TVK AfcTOMATWKR МИСС С С С Р

S  А К.ЛААНА* A.EU *Ь НЛ 
ЧСГАНОЕ^кЧ т»1»Н О П ЕТра 2

4 8
Ь К Ч -  4 6 - 1 0 & 4КЛЛЛМ М  Ажт.ААЬ ИА ч с т л -  

Н О Ь К Ч  НАНОМЕТРА 5

4Я го ст 4 2 8 2 0 -8 0 * Т аАМШ тл ч л о й  q» 44? 2
!

с

9 0 3 *0 4 -1 6 4 .8 9  M M

АЬтомагщ ьироЬанны е а г е н т с к и е  ЬЬобы систем 
о то я к е н и з  С РТ 8 а« жилы* и т&дест&енннх зЗании

ПРИВЯЗАН С тад и я Л и с т Л и с т о в

На ч. А П Л1
Р ы/о?ааи АЙ0ес5 <2 81

гип /е&шкоЬич ()9 e l
К Ш  -  0 5  .2

Г О С Г Р А Ж Д А Н С Т Р О Й

КиевЗНИИЭПП равей . Геошкойич /5 41287
инь№ Р и р л б . flono9we 02.81

ь



- ч

- ч

JL
Q2
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

У.......
Марша,

лещ.
О б е м т а м Ншшеяошшм Кеш Масса

я м а
Прмиа-
т л я м

1

1
Д г т гааь «4 5

1 Д е т а л ь  л*Л 2

У Д е т а л ь  л< ^ 4

4 Д е т а л ь  л/в 4

? Д е т а л ь  /И Я 4

с Д е т а л ь  а/ЧО 4

> д е т а л ь  лМС 4

8 З О с К к х М  ГОСТ S W 7 * - ^ A A b U X K A 2

Я 45кч49п ГОСТ 5 Т М -Н Ь ь н т и л ь  <рЛАииЕЬЬ\и 1 ^ 4 0 2.

4 0 И { 4 0 0 .0 0 5  - 0 2
Р Б гм  л *  т о р  оТООАШНЧЯ 
Э Л Г к Т р о н и К А  Р -4 П  * 4 2

(4 1 1  4 .n o a -ic  g  $ Г Р Я З Е Ь и к  1 в -  4 0  
Т  ЗА.- 0 2

*.

42 М ч  ббр ГОСТ 5 7 6 2 -U
5 A 2 w t,W '^K A «рЛАниГЬА* 

ДЧ VO 4

45 • ■ Ж Ч -4 -1 ?
^ Л К Л А А Н Л Я  1 п а а Ь *А 

чс.Та и о Ь>*«Ч А Л Тч и кЛ  1ТЬ 4

ч
С Ч Е т ч и к  т ч р ъ и н н ы и  

Ь Т Г -5 0 4

45
ГОСТ 114 8 -1 0 *  
ГОСТ *11? -1 0 *

Ь ОЛТ гИ в * Ю  с г А й к о ч И Ц ; 8о СИЯ

4* г о с т  А 84- П Р О К Л Л К А  ПЛРОниТОАА* г о

П
Ч «Р Т Е ж  б - а к т - А -Ч Т  ГЛАА- 

nOKTAXibTOHVIUKVI КПСС СССР
5АКЛААНЛЭ ЛЕТАЛА НА ЧС.ТАЧ0||
к ч  т е р м о м е т р а 1

48 Е Л С Ч -4в-Ю
ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ Н АЧОТА- 
и о а к ч  н а н о м е т р а 9

«Ч г о а  w & 2 -o -fc0 * <?ААЧ«Ц ГАЧЛОи «у ^ 2

_____ L

/ О И ъ Ы

9 0 3 - 0 4 - 1 6 4 . 8 9  4 - Т И

Л й п и ж о т и Ь и р о Ь а и н ь е  ( Л о м е н г г у с л и в  6 Ы ы  с и с т е м  

о п к т к с н и *  СРТ З и  ж и к ы х  и  « Л щ е с п Л е н н ы х  ь З о н и й

П Р И Ш Л И С тад ия Л и с т Л и с т о в

М а < ь Л ^ №
Р г еfor попа/ 0 1 8 1

1 r u n Герш кович
§ 5 =

М.81

Л К Ь ? "  0 4 . 2

Г О С  Г Р А Ж Д А Н С  Т Р О И

К и е в З Н И И Э П  1

р р о и гр . Г е & ш ж Л ч ч М Т

и н а М *  | РаэроД. 4 \ о п о $ к > « . о с т : 0 7.8 1
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

J5

М а р а а , ’

П О » .
0 4 о » | < м « и Н и м м м ш К в * . M a t e *

Ч Ц 8 » ч а н  н е

1 Д  С Т А / 4 Ь  Я 4 " У

t Д е т а л ь  * f A

5
Д е т л л ь  N 9 4

4 Д Е Т А Л Ь  А / 6 4
------------------ —

У Д е т а л ь  n o 4

£ Д е т а л ь  * { о f

7 Д е т а л ь  N l \ t

& 3 0 с 7 6 н ж М  Г О С Т  5 7 6 2 - 7 4 > А А Ь й ж к А  А ч  8 0 2

2Я 3 1 ч 6 б р  Г О С Т  5 7 6 2 - 7 4 З а д ь и м к л  З о

4 0 K 4 . A o o . o o v - O k
Р Е г н л ^ т о р  о т о п л е н и я  
# - 9 А Е « с т | » о н и * с / к  t M r t  •  / f £ 2

4 4 7 * 4 - 4 - 4 5
■̂ а к л а л н а д  Д Е Т А Л Ь Н А  

ч е Т А н О Б .К ^  Д А Т Ч Ц К Д  | Д Ъ i
—

* 2 Ъ 1 ч 0 5 р  Г О С Т  5 7 6 2 - 7 4
■ь а д е ч ж к а  Д ч в о

4 5
С ч е т ч м к  - г ч Р Б м н н ь и

Ь Т Г - 7 0 l

4 4
* Т 1  А . Я О З - 4 0  &  f c

r p » 3l ( , M K  4 С - & 0  

т  * 4 . о 4 . 2

\У г о с - »  п ч » - 1о < *  

т о с - Т  ? « 4 ‘ 7 - n o *
Б О Л Т М С Л Т О  с  г л и н о й  М1С до

4 С Г О С . Т  А в < - 8 о л ПРОКЛАДКА ПЛРОмиТОЬАЯ 2 0

КЛ
Ч1РТСЖ I 0 - S K 4  - м *  ГлАДПОИТА> 

• A V T V I - W T U K M  Н Н С С  С О С Я

н а к л а д н а  1 д е т а л ь  на 
ч с т а м о а к ч  т е р н о к е т р а 2

1 8
Ж ч  - 4  С - 7  О

ТАКЛЛАНА* д е т а л ь  и л  ч <ь а к о л  
К ч «АИОМ СТР А ' • 5

И
Г О С Т  4 2 8 2  О - 8 U * < ? A A r t E U  Г А Ч А О и  < ^ > 2 1 * 7 2

■ м

П Р И М З А Н
И « ч . А ' 1 Л

^о тд е л а / 

ГИП Гс̂ ижоУзТ*
№.%7

HHENi
П р о т к у .

Р а араб .

Гершкович'
- Г 7 ^ №87

rVt>nQ̂\o<
Cx=z W.87

№87

9 0 3  0 4 - 1 6 4 . 8 9  М М

МтомашиъиооЬонные абонентские ббоЗы систем
Отопкецц? СРТ Зкз жикык и обцсстЬенных ъЭании

К Ш  -  06 £

С та д и я  Л и с т  Л и с то в

ъъ

Г О С Г Р А Ж Д А Н С Т Р О Й .

КиевЗНИИЭП]





NOem. к Б В Г 01
1 L

№ 60 i 15«г
т 60 ып

1 а , 160 60 Н*1

<8
<60 60 57*2,5

1Ь0 60 69*2,8'
т 60 <08*2,8
М О 100 100 100 16*2,5 65*1
т <00 100 (00 16*2,8 51*2,5

т 100 <оо 100 <05*1,5 16*2,6

2 500 100 100 150 <08*2,5 51*2,5

525 100 100 100 и*?,a 5М
525 п о 100 100 16*2,5 52/2

525 по <00 100 16x2,6 55x2
550 100 <00 120 т ц 45*2

600 100 100 200 155x5,2 89*18
1*1(0 100 150 65*1 52x2

М О 1QQ 150 65*1 56x2.

too 100 <50 51 х Б «*г
500 500 200 57*2,5 51*2,5

500 <50 <00 89*1,5 45*1

ъ 500 150 100 89x2,8 57*2,5
600 100 100 89*18 16*2,8
685 <00 200 1*5*1 51*1
100 150 150 89*1,8 65*1
W L 100 200 КЫ 56x2
501 100 200 65*1 52x2
815 510 200 51x7,5 51*2,5
909 100 200 51x2,5 45*1
<015 200 100 <08*2,5 89x2,5

«65 гоо 200 69*2,8 51*2,5

1156 100 гоо 69*2,0 16*25

К
180 <1*0 <08*2,8

5.00 <00 100 105<2|6

N Зет. кh __Б I.J. Г 0 1 0 2  !

J 0 0 _ 100 100 155*5,2
520 160 16*2,8
515 100 100 89*2*
700 56*2
2^0 56*2
146 55x2
150 51*2,5
525 51*2,5
400 69x2,8
№ 89*2,8
495 570 лб* 2
500 4С0 58x2
600 500 51*2,5
610 500 51*2,5

6 615 500 51*2,5
100 600 51*2,5
900 500 89*1,8
950 800 89*2,8

1000 800 89*2,8
610 551 600 М)0 4 5 * 1 52*2
110 510 500 400 16*1,8 52*7
190 57<* 800 № 51x15 5 8 * 2

1 970 511 80Q т 80*2,5 45*1
1000 655 500 т 89*2,8 t t * 7
т о Щ 800 400 89*2,8 51*1,5
1700 615 400 400 108x2,8 51x2,5
1200 155 800 400 108*2,8 16*2,8
500 100 500 5 2 * 2

& 500 100 500 5 8 * 2

500 <00 500 №<7
500 100 500 51*2,6

9
7 0 0 500 100 500 58*2 5 1 * 1

100 500 100 5 0 0 ^5*2 58*1

ПРИВЯЗАН

И НО N<

N беги. | А 6 в Г 0 1 0 2
700 500 600 500 51*2,5

700 800 800 500 16*2,8 51*2,5

10
500 150 89*1,8

400 200 89*18

Hw ти-

g

1 0 X 9 l j l

А;Эее8
е̂ракчБич

Ы
Ш :искда

. ^ r T  jK.’l
Щ . оШ

9 0 3 -0 4 -1 6 4 .8 9 1- TM

А ^ т о м о т и г и ^ о ^ о м н ы е  а б о н е н т с к и е  6 Ы ы  с и с т е м  
отопления СРТ xuwx и оЦвстЬстшт гЗоиии

Размеры Зет<цец АКЬ

С тад и я  л и с т  Листов

55

ГОСГААЖ Д АН СТГОИ

КиевЗНИИЭП
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ДЕТАЛЬ А УСТАНОВКИ ДАТЧИКА ТОШЕРАТУРЙ 
В ТРУБОПРОВОДЕ НА УЗЛЕ ВВОДА Д̂ЕТАЛЬ 11)

#S7>2S

— ^

ДЕТАЛЬ Б УСТАНОВКИ ДАТЧИКА ТЕК ПЕРА ТУТЫ 
В ТРУБОПРОВОДЕ СИСТШ СРТ Л1ЕРЕД РТ/

Примечания г
I* Датчик терхосхсгемы РТК-22Х6 устанав

ливается внутри трубы лоз.З,полость 
которой заполняется технически:и кас- 
лох & обьеме 1„67 л*
Стрелкой указано направление движения 
теплоносителя.*

3. Место установил детали Б в схстско 
отопления указано в таблице 2 на 
листе 4о
£ Корпус кслсу/а OemvAL/Jf/hos. 4 ) 

подлежит те молод изоляцииу  
В/оесте о труоорровсо&ми £/гб. 
Корпус Аожухи РеЛпули J5 изо* 
/1яции //е подлежит.

!  - 2

П п и ш а и

с п е ц и ф и к а ц и я

Имя N«

Ш Ш
rw
ь̂ооёрцк

fcayaS.

м»м»,
Пм. ОЗазягчсе!* Иижмиш Ха;ц Мд<п

tv^
1 Приме*
1 ч-гх-ч»

Летал ь А
/ ГОСТ /0705 -80 ГрзШ столь НО? элсгтро - дбэрная £>{$*?,8- ОЛ м

2 ГОСТ 12820 *$0
^онць/ плсские npo&Gf 
чые j>y so ру/о 2 2.06

3 ГОСТ /0705*80 Грубо стольно? э*сктро 
сборная 032*2.2 0.5,5 М

4 ГОСТ /0705*80 Труба с тень на Я $лсмпро 
сборная 0 57 *2.5 0,5 м

5- ГОСТ /0705-80 7o~rct рзг*2.г O.SiТ м

б йо*ьки*о лорпзка 
ОЪлЬ АОСТСбоя д'Ун*‘&-57 /

7
АоныШкО сХУПГАЯраг
столь /исгсбал S'4r~'2>liZ /

8 ГОСТ IS/6/-72 щ
Зонталь запорньнЗ ну<р* 
Тобь/О /5*у 13 n ; 23yfS. /

9 {0 -3 K 4 4 -7 S
Закладная деталь но 
уст анобку термометра /

t---------

. Д е т а л ь  5

/ ПОСТ /0705-80 Труьсг стальная электроА сборная ср 89* г,6 0,67 и

* ГОСТ /О 70S- -80 То же. <Л 57*2,5 9,65 1
3 ГО СТ 10705 -60 то усе с5з2т*22 2,55 -

'4
фзнышко трроуса 
столь листовая Усу 2*57- /

S
4энь*ирко футляра* 
столь Аистсоа& 3:Y;J}=32. /

— }---------
i

* ГОСТ /0705-80 с
Трува сталы«& злелтро *
верная <рго<2 о.27 /М

7 ГОСГ /0 7 0 5 -8 0 То SK:с 020*2 С\05 )ч/
*  ,ГОСТ 8353-75 <Сгон 3>у 20 /
*р ГОСГ 8956- 7S % z tm%yr’$ g K ‘e 2
/о  ,ГОСТ 8358-75* î онтр&зйкги 8у 20 ,f г 1
/ / ГОСТ / 8 W -7 2 0 1

Ъбнтиль запормр/и 
ГКрТобый >5кч&п'Т>у& \г

12 ГОНТ 3S2}-73*-£
Ьлыа дл v терм о — 
кетрс* iг

w * .n k

Аббсеб
ГцацкаЬич
1срцк.ьЬич
Хелене<q>ш

9 0 3 - 0 4 - 1 6 4 . 8 9  ММ
Абгюиатц2А\роинные сйонеюпские (&ойц систем ,
рп\от\м;уш  СРТ 8к> хит  и о^естЬтых Ьйациц

С Т А Д И Я

Детом установи 
датчиков

Л ист л и с то в

ЪЬ
ГО С ГР А Ж Д А Н С Т Ю Й

КиевЗНИИЭП
Типовые материалы для проектирования 903-04-164.89
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