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Ноиненобание и оЛиначемя Агкрытоб 
Наштюбание лист Сгпр.

1 407-03-С17.91-ПЗ Пояснительная записка 4

407-03-617.91-КС Конструкции строительные
1 Трансформатор ТД ТНФ-40000/110-91 с форсированной системой

охлаждения. Выбод ошинобки СН под целом 0 -2 0 .
Схема расположения строительных констрцкций.
Вариант с металлическими порталами. 5

2 То же. Вариант с железобетонными порталами.
3 Трансформатор ТД ТНФ-40000/110-91 с форсированной системой

охлаждения. Выдод ошинобки СН под углом 70 -9 0  на ячейкодых
порталах 35 кВ. Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами. 6

4
Г J.I .1̂., .1. л 1 1

То же. Вариснт с железобетонными порталами.
S Трансформатор ТДТНФ-40000/110-91 с форсиробанной системой

охлаждения. Выдод ошинобки СН под целом'70 -9 0  на одностоечных
опорах 35  кВ. Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами: 7

6 То же. Вариант с железобетонными порталами.
7 Трансформатор ТДТНФ-25000/1Ю -У1 и ТДТНФ-16000/110-У1

с Форсиробанной системой охлаждения. Выдод ошинобки СН под Виглам 0 -2 0 . Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами.

В То же. Вариант с железобетонными порталами.
9 Трансформатор ТДТНФ-25000/110-У1 и ТДТНф\16йСЮ/1Ю-У1

с Форсиробанной системой охлаждения. Выдод ошинобки СН под
углом 7 0 -9 0  на ячейкодых порталах 35  кВ. а
Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами.

10 Тоже. Вариант с железобетонными порталами.
11 Трансформатор ТДТНФ-25000/1Ю -У1 и ТДТНФ-16000/110-У1

с форсиробанной системой охлаждения. Выбид ошинобки СН под
углом 7 0 -9 0  на одностоечных опорах 35  кВ.
Схема расположения строительных конструкций. 10
Вариант с металлическими порталами.

12 То же. Вариант с железобетонными порталами.
15 Трансформатор ТДТНФ-63ССП/11П-Ч1 г  фпргмоодпннпй системойt

ахлаждения.Выбод ошинобки СН под углом 0 -2 0 .
Схема расположения строительных конструкций. 11
Вариант с металлическими порталами.

- J L . То же. Вариант с железобетонными порталами.
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Ноиненобанил и обомтечие докугюгнЛ 
Наименобаное листа С/пр.

15 Трансформатор ТДТНФ-63000/110-91 с форсиробанной системой

12
охлаждения.Выбоб ошинобки СН под излом 7 0 -9 0  но ячейкодых
порталах 35  кВ. Схема расположения строительных констрикиий.
Вариант с металлическими порталами.

16
17

То же. Вариант с железобетонными порталами.
Трансформатор ТДТНФ-63000/110-91 с форсиробанной системой

13
охлаждения. Выбод ошинобки СН под углом 7 0 -9 0  но одностоечных
опорах 35  кВ. Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами.

18
19

То же. Вариант с железобетонными порталами............. .. ....... ........
Трансформаторы ТД Щ |-10000:16000-25000/110-91 со

14
сниженной мощностью обмоток СН и НЩВыбод ошинобки СН под
углом 0 -2 0 . Схема расположения строительных конструкций. 
Вариант с металлическими порталами.

2Q То же. Вариант с железобетонными порталами.
21 Трансформаторы ТДТН-Ю 000;1бЭ00;25000/110-91 со

15

сниженной мощностью обмоток СН и НН. Выбод ошинобки СН под
иглом 7 0 -9 0  на ячейковых пооталах 35 кВ.
Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами.

22 То же. Вариант с железобетонными порталами.
2 3 Трансформаторы ТД ТН-10000:16000;25000/110-91 со

16
сниженной мощностью обмоток СН и НН. Выбод ошиновки СН под
углом 7 0 -9 0  на одностоечных опорах 35 кВ.
Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами.

24 То же. Вариант с железобетонными порталами.
25 Трансформатор ТДТН-40000/110-91 со сниженной мощностью

17

обмоток СН и НН. Выбод ошинобки СН под углом 0 -2 0 .
Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами.

26 То же. Вариант с железобетонными порталами.
2 7 Трансформатор ТДТН-40000/110-91 со сниженной мощностью

18

ячейкодых порталах 3$  кВ.
Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами.

28 То же. Вариант с железЬбетонными Порталами.
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Наименование и обозначение документов 
Наименование листа Стр.

29 Трансформатор ТД ТН-40000/110-У1 со сниженной мощностью 
обмоток СН и НК Выбоб ошинобки СН под углом 70„90 на 
одностоечных опорах 35 кВ.

19Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами.

JO То же. Вариант с железобетонными порталами.
31 Трансформатор ТРНДЦН-25000/16000/110-У1. Схема расположения

строительных конструкций. Вариант с металлическими порталами. 20
52 То же. Вариант с железобетонными порталами.
33 Трансформатор ТРНДЦН-40000/25000/110-У1. Схема расположения

строительных конструкцийЛприант с металлическими порталами. 21
34 • То же. Вариант с железобетонными порталами.
3$ Трансформатор ТНДЦН-25000/16000/1Ю-У1 Схема расположения

строительных канстрцкцийВариант с металлическими порталами. 22
36 То же. Вариант с железобетонными порталами.
37 Трансформатор ТРНДЦН-63000/40000/110-91. Схема расположения

строительных констрцкцтЬВорионт с металлическими порталами. 23
39 То же. Вариант с железобетонными порталами.
39 Схема расположения элементов концебой опоры 35кВ ОТ-1. 24
40 Схема расположения элементов концеВой опоры 35кВ ОГС-1 25
41 Схема расположения элементов трансформаторного 26

портала ПСЛ-1ЮТ1,
42 Схема расположения элементов трансформаторного, 27

портала ПСТ-1ЮТ1.
43. Троне фермоторные порталы ПСЛ-110Т1АЛСЛ-110Т1Е,

ПС Т-110 Т1АЛС Т-110Т1Е. 28
Схемы расположения дополнительных элементов к порталам.

44 Схема расположения элементов трансформаторного 29
портала ПЖС-110Т1.

45 Трансформаторные порталы ПЖС-110Т1АЛЖС-110Т1Е. 30Схемы расположения дополнительных элементов к порталам.
46 Схема расположения элементов фундаментов П-12П-13. 31
47 Схема расположения элементов фцндаментоб С-17.
48 Схема расположения элементов маслоприемника МП-1 3 2 •
49 Схема расположения элементов маслоприемника МП-2.
50 Схема расположения элементов маслоприемника МП-3 33
51 Устройство для создания уклона трансформаторов.
52 Маслоприемники. Узлы L  V 34

* 53 Схема расположения элементов анкерного устройства А-21. А-22.
3554 Схема расположения элементов анкерного устройство А-23, А-24.

55 Однополюсный заземлите ль 30Н-110мЧ&ХЛ с разрядником
РВС-35+РВС-15 или РВС-35+РВМ-20. Вариант 1. 36
Схема расположения элементов опоры 0-110-W-110-2.

W ,
листов

Наименование и обозначение документов
Наименование листа Стр.

56 Однополюсный эоэемлитель 30Н-110пЧУХЛ1 г разрядниками Р8С-35
37*РВС-15 или РВМ-35*РВМ-20.Вариант 2.

Схема расположения элементов опоры 0-110-ЗЮ-1Ю-4.
57 °аэрядник РВС-35 и шкаф зажимов ШЗВ.

38
Схема расположения элементов опоры 0-110-5

58 Групповое охлаждающее устройство (ГОУ к
Схема росполоЖения элементов опоры 0-110-6.

59 Разрядник РВС-35, шкаф зажимов ШЗВ и шкаф дутья ШД-2.
39Схема расположения элементов опоры 0-110-7

60 Шкаф зажимов ШЗВ и шкаф ШАОТ-НДЦ
Схема расположения элементов опоры 0-1Ю-В.

61 Разрядник РВС-35,шкаф зажимов ШЗВ и шкаф ШАОТ-НДЦ.

40Схема расположения элементов опорыО-НО-9.
62 Узел установки шкафов ШЗВ и ШАОТ-НДЦ на стойке шинного

моста.
63 Опоры 0-110-1.0-110-5, 7 .9

41
64

Таблица вариантов железобетонных элементов.
Типы закреплений опор под оборудование в грунте.

65 Разрез 1-1. 42

407-03-617.91-КСЛ Строительные изделия
1 Изделие МР-1ЛР-3 42
2 Изделие АМ-3

43
3 Изделие AM-4
4 . Изделие АМ-5
5 Изделие МК-5
6 Изделие АМ-6АМ-7

447 Изделие МР-13
8 Изделие МР-23

Изделие МР-24 ,
45Л ? _ Изделие МР-25

J Z _ Изделие МР-26
12 Изделие М-1

46_ я _
_ к

Изделие М-2Л-15 -
Изделие М-4: Л -б Л -9
Изделие М-7

47
- J L Изделие М-8

~17 Изделие М-10
Изделие М-16 ’
Изделие М-17Л-18

48
- 2 0 , Изделие М-19

Изделие М-20 49
. , 2 2 Изделие М-3

Jb*.3Z90l лМ



te
fe

&
J!

J 
Ал

ьб
ам

 2

| 1. Общая часть
j 1.1В строительной части проекта разработаны планы строительных конст

рукций для каждого типа трансфармаиюролшслоприемники,одностоечные 
опоры порталы и опоры под оборудование для следующих услобий применения; 
1. к , Несчетная минимальная температура наружного боздухс по наиболее 

холодной пятиднебкепринята до минус 4Сг( Включительно.
/. 1.2■ Нормативный скоростной напор Оетра принят рабным д*ЬОдан/м 
/5 0 к г с /м  /т .е.по Ш ВетроВему району при повторяемости 1 раз 0 10 лет.
1.1.3 Максимальная нормативная толщина гололеда на ошинобке принята 

робной С*20 мм, что соответствует IV району по гололеду при повторяемос
ти 1 роз В Ю лет.
1.14 Грунты В основаниях непучинистые. Характеристика грунтов /класси
фикация/принята па СНиП 2.02.01-63.
1.15 ГоунтсВые Воды отсутствуют
1.1.6 Сейсмичность района строительства не Выше 6  баллов.
1.17 Применение проекта не предусматривается 0 районах Вечной мерзлоты, 
с макропористыми и присадочными грунтами, а также на площадках, 
подверженных оползням и карстам.

2. Конструктивные решения и расчетные 

положения
2.1 Фундаменты под трансформаторы.

2.1.1 Фундаменты под трансформаторы приняты четырех типоб по серии
3.407.1-148 Вып.1:

2.11.1 Из сборных железобетонных плит НСП укладываемых на щебеночна-  
песчсном балласте /тип ФП /

2. i  1.2 Из унифицированных железобетонных сбой /тип ФС /
2 .113  Из унифицированных железобетонных подножникоВ /тип Ф Г /
2.1.1 А  Цз унифицированных железобетонных цилиндрических фундаментов

/т ип Ф Ц /
2.1.2 По Верху сбайлоднажникоВ и цилиндрических фундаментов предусмат

риваются стальные балки для установки и закрепления рельса.
2.1.3 Д^ича фундаментов принята 3,5м.
2.1.4 Рцбпр типа фундаментов,толщины песчаной подушкилюп Сбой следует 

принимать б зависимости от конкретных грунтобых услобий и нагрузок 
от, трансформаторов б соответствии с указаниями инструкции па приме
нению серии 3.407.1-148 Вып.О.

222 Анкерные устройства /якоря /

2.2.1 Анкерные устройства /якоря /необходимые для перемещения транс
форматоров при их установке и Выкатке разработаны В серии

3.407.1-148 Вып.1 и б данном проекте.
2.2.2 Выбор типа закрепления производится В зависимости от несущей 

способности основания анкера б соответствии с указаниями инструк
ции па применению серии З А 07.1-148 Вып.О.

2 2 .3  Закрепление полиспаста на анкере осуществляется при помощи инвен
тарного хомута, который 0 конкретном проекте заказывается 0 коли
честве одной штуки на пс.

2.2.4 Вместо цилиндрических фундаментов Возможно применение обрезкоб 
цилиндрических труб.

225 Маслоприемники.
225.1 Ограждение мсслоприемникод Выполнено из сборных железобетонных 

плит типа ПН по серии 3.407.1-157 ВЫпЛ 
2 .3 2  Образуемая емкость маслоприемнико рассчитана на прием масла транс

форматора 0 случае абарий и отвода его через специальный Выпуск 
/п риям ок/0 маслоуловитель.

2 S 3  Расположение приямка определяется б конкретном проекте по генплану 
В зависимости от расположения аварийных маслоотОодоО.

i

223.4 Днище маслоприемнико, имеющее уклон 1-0,005 0 сторону приямка, 
покрывается цементной коркой толщиной 3 0  мм.

223.5 Маслоприемники заполняются промытым и просеяным граВием или не
пористым щебнем крупностью от 3 0  до 50мм.

2.4 Опоры под оборудование
2.4.1 Для опор под оборудование применены железобетонные сбои типа СИ и 

стоики типа СОН пи серии ЗАО7.1-157 Вып. 1.
2 .4 2  Сбои погружаются методом ОиброВдаВлиВания с предварительным буре

нием лидера.
2.4 .3  Стойки устанавливаются В сверленные котлоОоны с последующей задел

кой пазух песком или бетоном или В отрытые котлоОоны с заделкой 
снизу 0 железобетонные подножники Ф 8.8.

2.4.4 Выбор типа стоек и закрепления 0 грунте производится 0 зависимости 
от несущей способности конструкций и оснований опор под оборудование 
О соответствии с указаниями по применению серии 3.407.-153 Вып.0
но нагрузки, приведенные В таблице 1 настоящего проекта.

2 .5  Порталы ошинобки.
2.5:1 Портолы ошинобки -  стальные и железобетонные разработаны В 

данном проекте.
2.5 .2  Стейки железобетонных пцртолоВ приняты по серии 3.407.1-157 Вып.1. 

траберсы -  стальные по серии 3 .4072 -162  бып.4. стойки и траберсы 
стальных порталов принящы по серии -  3.407.2-162 Вып.4, подножники 
под стойки стальных портилоб -  по серии 3.407.1-157 Вып.1 и
3.407.1-144 Вып.1, сбои -  по серии 3.407.9-146 Оып2.

2.523Выбор типа закрепления стоек железобетонных порталов В грунте 
производится по серии 3.407.1-137 Вып.О, I

2.5.4 Выбор фундаментов под стойки стальных порталов производится по 
серии 3.407.2-162 Вып.О.

2 .6  Одностоечные опоры.
2.6.1 В проекте разработаны стольная и железобетонная опора. Стальная 

опора Выполнена из стальных стоек, разработанных В серии 
3 .4072 -162  Вып.4 и железобетонная опора из стойки типа ВС 
по серии 3.407.1-157 Вып. 1.

2 .6 2  Фундаменты под опору СГС-1 разработаны В серии 3 .4072 -162  Вып.3. 
Подножники фундаментов приняты по Серии 3.407.1-157 Вып.1, 
сбои по серии 3.407.9-146 Вып2.

Таблица действующих усилий 0 стойках /с б о я х / той л. 1

Tu
n о

па
ры

pit
3; с»

марка
стойки
/сбои/

!_

к

JL

7

/ \  

1

JL

Ji' и

i

3

j_^!

4

*5

1CJ
1

§

I

I:

1
1
ICLI CJ

II

г/_

1) *
5-сэ

X
%£

XмСз
*

нi;1
$I'

X

CJ
$
£

%

"с
*

ГV§ 55
Xа* *

i 5*: сэ

Г~
X

н£
IIС>с»

Однополосный 
эахм/ютель 

30Н-110н-А/хл1 : разрядниками 
2РВМ-35ц1 S

CNi

I
Й
§ *>34 и 24 - - 1С5*

В.12,1 В4 - -
Ч>

Ю12.1 124 -
6.7 02 14 - : п< 1А SA - - ы 1А istr1

сч£s
Разрядник РИС-35 и шкаф 
зажимов ШЗЗ 
и шкоф дутья 
ШЛ-2

$&■4
*о
N

i
£>
‘Л
ё 8О*

0.9 0.5 0А - - I S.7 1.7 £5- - . gВА
Ш

17
и
Н П

1.9 03 0.6 - - 051.5 52 - - 6./| -
—*?£<£>

Разрядник 
*ВС-35 и шкаф 
зажимав ШЭВ £5

сг,
*
1

о»►л

«о
I«Si 03 65 ОА - - 1 52 1А 32 - - 1 74 1Аs*|.

ив 0504 - - 72 12 3.1 - - 94 12 5,flJ . *

Значения усилий В стойках /сбоях/опор приведенные 0 числителе: 
соответствуют нагрузкам I нормального режима /при максимальном 
Ветре/, В знаменателе -  нагрузком i  нормального режима /при гололеде/.

j
i
!
!

|

i

4 *  m  *  $

4 0 7 - 0 3 - 6 1 7 . 9 1 - К С  !.-ОНаялтд, Раменский /h i ц Н 9/
Млочж Сашок fC.fi Стсдля I Лиса I Лишав

ГИП Лурье ф г - Н 94 ро I 1 I 7
ГИПстр. Ковалев П К Пояснительная записка
Г л. спец. Кирсанова. U.$t сЕРЗАПэнеггосетьпроекг
Инж.1к Колинько (/А* Лмячрвв

2  8  2  0 / ) £  Формат A ^ /^
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекте

1 фундамент Ф П -3  под трансформатор 1 3 .407 .1 -148 .1 -002

2 маслаприемник МП-1 1 407-Q 3-617.91-K C -4B
3 портал ПСЛ-110Т1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С - 41
4

------------ j- ... ..... ...............  ....  - ;
фундамент П-12  под портал 2 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -4 6

5 опара 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -617 .91 -K C -5S
6 опора 0 -110 -5 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -5 7
7 анкерное устройство А -15 2 3 .407 .1 -148 .1 -068

6

Разрез 1-1 см. лист К С -65 .

4 О 7-03-617.91-КС
Установочные чертежи трансформаторов 11йкЬ 
_____________ новой модификации
ТранС(рорютар ТДТНФ-АООООЛЮ -Ч1  
сфорсираВинной системой охлаждений. 
Вывод ошинобки СИ под углом 0 -2 0 .

Схема расположений строительных 
конструкций. Вариант с металлическими 

порталами

Стадий

РП

Ласт Листов

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬГРОЕКТ 
Ленинград

Формат А З
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз, Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3  под трансформатор 1 3 .4 07 .1 -148 .1 -002
2 маслаприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -4 8
3 портал ПЖС-1Ю Т1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -44
4 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -5 5
5 опора 0 -1 1 0 -5 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -5 7
6 анкерное устройство А -8 2 3 .407 .1 -148 .1 -064

jI

J b * M №  л .в

407-03-617.91-КС !
— -г-л Установочные чертежи трансформаторов НОкЪ

нойай M D d u iu u K n iiu uНочмтд. Раменский ж г 11.91
Нжонтр. Сорок и . ; 1191

11.91
J 1 S 1 .

Трансформатор ТД ТНФ-х, ООПЭ/11 0  -Щ  
С формированной системой охлаждения 
ВыВод ошинобки СН под углом 0 -2 0 .

Стадия

РП
Лист

2
Лигтаб
.ГИ Л Л т ,е

ГИЛ стр. 
глепец.

КаЯс.чеВ____
Кирспниба А

§3"
1191 Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с железо- 
бетонными порталами

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Ленинград

Hh x J k . ЛизцноОа - < 11.91

S 8 2 G - 0 2 Формат А З
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На чертеже показано расположение 
портала 3 5  кВ при быбоде ошиновке 

СИ влево; при выводе ошиновки СН 
бправо^портал 5 5  кВ расположить 
зеркальна.

Спецификация к схеме расположения строительных конструкции

Паз
------ - ■ ---- -------7------- :----

Наименобание К о л . Номера типовых, серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-14В .1-С 02 .
2 маслоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 4 8  .
3
4

портал ПСЛ-110Т1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 41
фундамент П -12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 46

5 опора 0-1Ю -1 1 407-03-617.91-K C -S S
б опора 0-110-5 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-5 7
7 анкерное устройство А -15 2 3.407 .1-146.1-068
9 портал ПС-35Я1 1 3 .407 .2 -162 .1 -2  5 8

J L фцндамент П-14 под порт ал___________ __ 3 .407 .2 -162 .3 -1

Разрез 1-1 сн. лист К С -6 5

4 0 7 - 0 3 - 6 1 7 . 9 1 - К С

Установочные чертежи трансформаторов 110кВ 
новой модитикаиииНачмтд. Раменский

%

П 9 1
11.91Нжантр. С ай т Трансформатор ТДТН<Р-АОрОО/Щ-У1 г  фарсурооаннаасистемои охлаждении. 

Выбод ошинобки СН под углом 7 0 -9 0  на  
ячейковых порталах

Стадия Лист Листод
ГИЛ /Нале ...... 1191_

П 9 1 РП 3ГИЛ стр. 
гл, спец.

Ковалев & Г
Кирсанова b i / L - r 1191 Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с металлическими 
порталами

ССВЗАПЭНСРГОСЕТЬЛРОЕКТ 
м Ленинград

ИнжЗк. Лиэунова 1191

Формат А $
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На чертеже показано расположение 
портала 5 5  кВ  прц быбоде ошиновке 

СН блебо, при быбоде ошинобки СН 
бпрабо портал 5 5  кВ расположить 
зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкциО

Поз Наименование Кол. Номера типовых серий или ! 
чертежей данного проекта

1
2

фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
маслоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 4 8

3 портал ПЖС-110Т1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 4 4 !
4 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-i>5
5 опора 0 -1Ю -5  , 1 407-O 3-617.91-K C -S 7
6 анкерное устройство А -в 2 3.407.1-146.1-064  j
$ портал ПЖС-35Я1 1 3.407.1 -137 .1 -027  j' " ,ri " i

................. . I
• 1 !

Л *  3 2  Ш  J 'tf-

407-03-617191-КС
ш в ш ■ 1 Установочные чертежи трансформаторов 

новой модификации
1 Ю к В

Нвчлтд. Роменский ш ж ш ш я
Нжонтр.

ГИП
С аш ж 11.91. Трансоэрматор Щ Н < Р -40 000 /11д ~ Ч 1  с фсрирооаннай системой охлаждения. 

Выбод ошинобки СН под углом 7 0 - Х )  на

Стадия Лист Листов

Лиаье____ 11.9±
Р П 4ГИП стр. Кобалед 1191 ячейковых порталах

глспец. Кирсанода 11.91 Схема расположения строительных I г с а  о а п ъ и с о т г т .  по пг к  г I
ИнжЗк. /Юэинода 11.91 конструкций. Вариант с железо— " бетонными порталами

| WtUJnff
Ленинград t

ё в г о - о г Формат АЗ



На чертеже показано распа/юхение 
одностоечной опоры 3 5  кВ при Оы-  
боде ошинодки СН блебо, при быбоде 
ошинобки СН бпрабо одностоечную 
опору расположить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименобание Кол. Номера типобыххерий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МЛ-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС -48
3 портал ПСЛ-110 Т1 1 407-03 -617 .91 -К С -41
4 фундамент П -12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 46
5 ' опара 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-55.
6 опора 0-110-5 1 407-03 -617 .91 -К С -5 7
7 анкерное устройстбо A-1S 2 3 .407 .1 -148 .1068
В одностоечная опора ОГС-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-40
9 фундамент П-14 под опору ОГС-1 1 3.407 .2 -162 .3 -1

Иач.отд.
Нхонтр.

ГИП " 
ГИПстр.
глхпец.

ИнхЗк.

Р П М Р Н С К Ш )

Сопо к
Лурье___
КпОалеб 
Кирссноба % 
Лизиноба

S i
Я р -

Ш -

lis t
ж .
Ц9 L  
1191
11.91

407-03-617.91-КС
ЪегпаноЬочные чертежи тронсформатороб 1ЮкВ

Т р о ^ о о г ^ о р  1 3  ТНФ -40 0 0 0 /1 1 0 -9 1  г фоосирсоанноисистемои охлаждения. 
ВьЛоб ошинобки СЧпод уело» 7 0 -9 0  но 

сб-сгпэеннык операх 3 5  кВ.

Стадия Лист Листод

РП 5
Схема расположения строительных 

S A t l S l A  Вермонт с металлическими'■ порталами
СЕВЗАЛЖ РГОСЕТЬПРОЕКТ

Ленинград

Формат АЗ

Но чертеже показано расположение 
одностоечной опоры 35  кВ при Оы-  
боде ошинобки СН блебо, при быбоде 
ошинобки СН бпрабо, одностоечную 
опору расположить зеркально.

Спецификация К схеме расположения строительных конструкций

Паз Наименобание Кол. Номера типобых серий и/, 
чертежей данного >

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 91-КС - 4 8
3 портал ПЖС-110Т1 1 40 7 ^ 0 ? ^ 7С>1-КГ '
4 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 ~ -6 ll& 4 (C - ЪЬ
5 опора 0 -110-5 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС i  /
6 анкерное устройстбо А -8 2 3.407.1-148.1-064
8 одностоечная опора ОГ-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .91 -К С -40

1

»з* . m o l  *.&

407-03-617.91-KC
Установочные чертежи тронсформатороб 110xB 

нибой модификацииН ачт д .
Нхонтр.

Г/Л ~ 
ГИП crip' 
_глхпеи. 
ИнжЗх.

РоменскиО
Сашок
Лурье ___ /
Кобалеб
Кирсснсбо
Леэциэба

П 9 1
-—̂ 2ZZ- iiw

nsi
j m
jt9 t
11.91

Трансформатор ТД ТН Ф -4000 0 /110 -91  
с фэрзирпбаннод систечоО охлаждения 

Выбод ошинобки СН под углом 7 0 .9 0 на  еднеч поенных опорах 3 5  кВ

Стадия

РП
Лист | Лг.

e j ________
Схема расположения строительных 

KOHtr.pt,* ииО, Вариант с железо- 
i бетонными порталами

ССВЗАПЭНСРГОСС ТЫЛОГл 
Ленинград *

г 8 г о - о г Формат /15



и портала

С пел’фикоция к схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П-З под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслаприемчик М П -2 1 407-03-617.91-К С - 49
3 портал ПСП-11071 1 407-03-617.91-К С - 41
4 фундамент П -12 под портал 2 40 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -46
5 опора 0-110-1 1 407-03-617.91-К С - 5 5
6 опара 0 -110 -9 А 407 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -61
7 анкерное устройстбо'А-15 2 3.407.1-148.1-068

*

Разрез 1-1 см. лист К С - 65.

407-03-617.91-КС
Устанобачные чертежи тронсформоторЬб'Шкв 

набпй модификации
Тринсформатсоы ГД ТН Ф -2Ь иси/1Ю *Ы  

и ТДТНФ-1ЬООО/110-Ч1 
с форсированной системой охлаждения, 
Выбсд ашшобки СИ под углом 0^20.
Схема роспалох iwt/w строительны* 

конструкций. Ворист  с металлическими 
порталами

Стадия

РП
Лист Листов

7
СЕВЗЛПЭНСРГОСЕТЬПРОЕКТ 

0 Ленинград ■

Формат А 5
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Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименобоние Ко а Номера типебых серий или 
чертежей доньиго прост о

1 фундамент Ф П-З под трансформатор 1 3.407.1-146.1-002
2 маслоприемник М П -2 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .91-КС -49
3 портал ПЖС-110Т1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .0 1-КС-44
4 опора 0-110-1 1 407 -03S 17 .91 -K C -55
5 опора 0-110-9 1 407-03-617.91-К С -61  '
6 анкерное устройстбоА-в 2 3.407.1-146.1-064

- .ОНочлтА
Нконтр.

Ром
Сол

жкий
мг 44 11.91 . 

1X91
ГИЛ

Г  M l  ста.
Лур
Коб,

е
1ЛСв

1X91
1131

еяхпец
HhxJk.

Ш
Лиз,

шобд_
ihoOo 7Г̂ 1X91

1X91
'

>8» M W .*  4 .

407-03-617'3\-КС
Установочные чертежи mi

нпОий модификации
Трансформаторы ТД1 Н Ф -2 5 1 )0 0 /1 10-31 

и ТДТН Ф -16000/1Ю -У1  
С  форсированной системой охлаждения 
Вывод а ж

Ш Е ~ 1

> ошиновки СН под углем 0J2Q.
Схема расположении строительных 

конструкций. Вариант с гелеуо- 
бетонными порталами

Стадия I  Лист

РП
. Листов

ССЭЭМЭНЕРГО Сет ы гОЕКТ
Ленинград

2 8 9 0 - 0 2 Формат А З
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На чертеже показано располо
жение портала 35кВ  при выводе 
ошиновки СИ влево, при выводе 
ошиновки СН вправо портал 
35кВ  расположить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименование Кол. Номера типовых серив или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3  под трансформатор 1 3 .4 0 7 .1 -1 4 8 .1 -00 2
2 маслспривмник МП-2 1 407-Q 3-617 .91 -K C - 4 9
3 порФал ПЖС-110Т1А 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С - 4 5
4 опора 0 -110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -5 5
5 опора 0 -1 1 0 -9 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -6 1  ‘
6 анкерное устройство А -6 2 3 .4 0 7 .1 -% # i-0 6 4  1
7 портал ПЖ С-35Я1 1 3 .4 0 7 .1 -1 3 7 .lZ > r~ - ------"

*0х. З Я Ш  л  <0

4 О 7-03-617.91-КС
Установочные чертежи трансформаторов 110кВ

Урамсфарншгоры ГД Т Н Ф -2 5 0 0 0 /1 1 0 -У 1  и  
ГД ТН<Р 1 6 0 0 0 /1 Ю -У 1  с форсированно:) си-  
'т енор ихлпжиенияРиОид ошшиОли СН пой 
\/гю н  7C L90 на ячейковых порталах 55 кН

Схема расположении строительных 
конструкций. Вариант с железо

бетонными порталами

Стадия Лист

РП 1 0

Лес г

СЕ03А ПЭ1 (ГРГОСЕ ТЬПРОСК г| 
Ленинград '

г 8 2 о - о г Форпот А З
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На чертеже показано располо
жение одностоечной опары 3 5  ki 
при ВыВоде ошиноВки СН ВлеВо, 
при ВыВоде ошиноВки СН ВпраВо 
опору 3 5  кВ  расположить 
зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименование Кол. Номера типовых серий али 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3  под трансформатор 1. 3.407:1-146.1-002
2 маслоприемник М П-2 1 407 -0 3 -6 1 7 .91-К С -4 9
3 портал ПСЛ-110Т1А 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС -43 '
4 фундамент П -12 под портал 2 407 -03 -617 .91 -К С -46  .
5 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -5 5 .
6 опора 0 -110-9 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-61
7 анкерное устройство А -15 2 3.407.1-148.1-068
В концеВая опора ОГС-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 3 1 -К С -40
9 фундамент П-14 под опору ОГС-1 1 3.407 .2 -162 .3 -1

*
1

Разрез 1-1 см. лист К С -6 5

'll;»I 407-03-617.91-КС
С \

11.91
Установочные .чертежи трансформаторов 11бкВ 

\  новой модификацииНачотд. Раменский т
Нхонта.

ran
Сацюк
Лурье

Г1U2L
! Ж
11.91
J13L
П 9 1

Трансформаторы ТДТН<Р-25000/1Ю -Я1 и 
ТД ТНФ- 16СП0/110-41 с форсирабанноа си
стемой ахлохдениядыбсй ошинойки СНпой 
ш о м  7 0 -9 0  на пднпгтаечных опарах J5/tf

Стадия Лист Листоб

РП 11ГИПстр.
глспец

И нхЛк.

КобслеЬ •
Кирсанова
Лизиноба ■{•) ‘- I й -

Сх ема расположения строительных ( 
конструкций. Вариант с металлическими 

порталами
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ 

Ленинград

Формат А З
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На чертеже покозоно располо
жение одностоечной опоры 3 5  кВ  
при ВыВоде ошиноВки СН ВлеВо, 
при ВыВоде ошиноВки СН ВпраВо 
опору 3 5  кВ расположить 
зеркально.

i-------------- — --------------------- :----------------  . • ■ — — -----------  -
Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование * * Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного п р се^ -*

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник М П -2 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 4 2
3 портал ПЖС-110Т1А 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- ЧЧ
4 опора 0-110-1  ' 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .91-КС - 5 5
5 опора 0 -110 -9 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1-КС- £ /
6 анкерное устройство А -В 2 3.407.1-146.1-064
7 одностоечная опора ОГ-1 1 407 -03 -617 .91 -К С - 3 3

* .

Начлтд. Раменский w ? П 9 1
Нжантр.

ГИЛ
ГИПст р.

Сацюк 11.91
Лурье s  
Кабелей

^ и . т ; 1191_
11.91
I t t fглспеи Кирсанойа

Лх. З Я Ш  л и

407-03-617.91-КС
Установочные чертежи трансформаторов 110кВ

tp o H apcpfiam opu  ТД Т Н Ф - 2 5 0 0 0 /1 1 0 -3 1  и Стадия Лист Листай

РП 12
Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с железо
бетонными порталами

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 
. Ленинград

2 8 2 0 - о г
Формат А З
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименобание Кол. Номера типовых серий или 
чертежей донного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор ч 1 3.407.1-148.1-002
2 мослоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17S1-KC-48
3 портал ПСЛ-110Т1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 41
4 фундамент П -12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -6 1 7 S 1-K C -46
5 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 55
б опора 0-110-5 1 407-03-617.91-K C -S 7
7 анкерное устройство А -15 2 3.407.1-148.1-068
д . опора О -1Ю -6 1 407-03 -617 .91 -К С - 5 6

. , , ,, — ... „ л .. ..— ____

Разрез 1-1 см, лист КС -65.

4 0 7 - 0 3 - 6 1 7 . 9 1 - К С
X Установочные чертежи трансформаторов 110кВ 

новой модификацииhtrutmO.
Нланпуз.
I  WL.
rhflcmp. 
j  л.спец._ 
ИнхЗк,

РоменгкиО П91
Соцск U 2L

П9Ь
11.91

Трансформатор ТД ТНФ-6300С/110-91
с фирсирибпшоО системой охлаждения 
Выбод ощинобки СН иод углом ОЛЮ.

Стадия Лист Листов
Лдо-е__л
КабслеВ 
Кирсанова̂  _ 
ЛизуноВа

й В Е .г

Р П 13
M 9L
11.91

Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с металлическими 

порталами
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬЛВОЕК Т 
* Ленинград

Формат АЗ
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&
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 мослоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -4 8
3 портал ПЖС-110Т1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -44
4 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -5 5
5 опора 0 -110-5 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -5 7
6 анкерное устройство А -8 2 3.407.1-148.1-064
7 опора 0-110-6 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -5 8

М Ш  J.1Z

4 0 7 - 0 3 - 6 1 7 . 9 1 - К С
/П ... Установочные чертежи трансформаторов Т Ш С Г  ' 

новой модишиксиии' Ночмтд. 
Нхонтр. 

~ГИП

Роменскид 1X91
Coudk 1191 Трансформатор ТДТН<Р~В3000/110-У1

СфоссирсОонной системой охлаждения 
Выбод ошинойки СН под углом CL20.

Стадия Лист Лигтпр
Лурье 1 1191

П91 Р П 14ГИПстр.
глспец.

Н н х З к ._

КоВалеВ
Кирсанова
ЛизуноВа

/На 1191
1191

Схема расположения строительных 
конструкций, вариант с железо- 

бетонными порталами
СЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬЛРСЕКТ 

Ленинград

2  8 г о - о г Формат А З
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На чертеже показано расположение 
портала 3 5  кВ при быбоде owuhoOkl 

СН блебо, при быбоде ошинобки СИ, 
бпраио портал 3 5  кВ расположить 
зеркальна .

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименобание Кол. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 4 8
3 портал ПСЛ-110Т1 1 407 -03 -617 .91 -К С - 41
4 фундамент П -12 под портал 2 * 4 0 7-03-617.91-К С - 4 6
5 опора 0-110-1 1 4 0 7 -03 -617 .91 -К С -5 5
6 опора 0-110-5 1 4 0 7 -03 -617 .91 -К С -5 7
7 анкерное устройстбо А -15 2 3.407.1-148.1-068
В опора 0 -1 1 0 -5 1 407 -03 -617 .91 -К С - 5 8 '
9 портал ПС-35Я1 1 3 .4 0 7 2 -1 6 2 .1 -2
Ю фундамент П-14 под паотал 2 3.407 .2 -162 .3 -1

Разрез 1-1 см. лист КС -65.

407-03-617.91-КС
Устанобочные чертежи тринсформатороб 110кВ 

нопой модишикоиииНачмтд. Раменский 1191
Нжонтр.

ГИЛ
ГИПстр.

С о т к _ ____
Лурье _ (
КрОалеО____
Кирсанова
Лизунода

г ^ гже П 9 1
П 9 1
1191

Трансформатор ТД ГНФ -ОЛ M Q /1 Ю- 41 
с формированной системой охлаждения. 

Выдай ошинобки СН под углом 7 0 -9 0  на 
ячедкаАых ппртилах

Стадия Лист Листай

РП 15
глхпеа

ИнжЗк~.
1191
11.91

Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с металлическими. 

порталами '
СЕВЗАПЗНЕРГОС

Денингри
Е Т Ы Ю Е К Т
В

V
Формат АЗ
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На чертеже показано расположение 
портала 3 5  кВ при быбоде ошинобкс 

СН блебо, при быбоде ошинобки СН 
бпрабо портал 3 5  кВ расположить 
зеркальна .

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименобание Кал. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

* фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.
2 маслоприемник МП-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС^4б
3 портал ПЖС-110Т1 1 407 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -44
4 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-5 5
5 опора 0-110-5 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -5 7
6 анкерное устройстбо А -8 2 3.407.1-148.1-064
7 опора 0 -110-6 1 407 -0 3 -6 1 7 S 1 -K C 6 8
8 портал ПЖС-35Я1 1 3.407.1-137.1-027

407-03-617.91-КС
Встанобочные чертежи т /

нпбой модификации
1 Ш Г ~

Урансформалюр ТД ТНФ -6.5 0 0 0 /1  10-91 
с форсированной система) охлаждения. 

Выдай ошинобки СН под у г пом '/CL.90 на 
ячейковых пирталах_______

Стадия Лист Дист д

РП 16
Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с железо
бетонными порталами

СЕВЗАПЭНЕРГОССТЫ tf'OEK Т 
Ленинград j

г в г о - я г Формат А З
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Паз. Наименобание Кол. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

На чертеже показано расположение 
одностоечной опоры 3 5  кВ при бы- 
боде ошинобки СН блебо, при быбоде 
ошинобки СН бпрабо одностоечную 
опору расположить зеркальна.

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-1 1 407 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -48
3 портал ПСЛ-110Т1 407 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -41
4 фундамент П-12 под портал

\ ’ 
2 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 46

5 опора 0-110-1 1 407 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -55
6 опора 0-110-5 1 407 -03 -617 .91 -К С -5 7
7 анкерное устройстбо А -15 2 3.407.1-148.1-068
8 опора 0-110- 6 1 4 0 7 -0 3 -617 .91 -К С -5 8
9 одностоечная опора ОГС-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-40
10 фундамент П Т 4  под опару ОГС-1 1 3 .407 .2 -162 .3 -1

1
8

Ночхтд. Раменский 1 1 3 L
Нжонтр.

ГИЛ
Санок
Лурье ^ '191

ГИПстр. Ковалев 11.91
гл.спец.

ИнжЗк.
Кирсинова 1191
ЛизунаВа , 'Л \  • 1191

'

407-03-617.91-КС
Устанобочные чертежи трансформатороб 110к9

Трансформатор ТД ТНФ -ьЗС 00/110-91  
С форсированной системой охлаждения. 

Вывод ошиновки СН под углом 7 0 -9 0  на  
______одностоечных опорах 3 5  кВ.

Стадия Лист Листав

РП 17
Схема расположения строительных 

конструкций Вариант с металлическими СЕВЭАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Формат АЗ
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оси 3 ___
портала НОкВ

На чертеже показано расположение 
одностоечной опоры-35  кВ при бы-  
боде ошинобки СНблебо, при быбаде 
ашинобки СН бпрабо одностоечную 
опору расположить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименобание Кол. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

' 1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-1 1 407-03 -617 .91 -К С - 4 8
3 портал ПЖС-110Т1 1 407-03-617.91-К С -  44
4 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -55
5 опора 0-110-5 1 407-03 -617 .91 -К С - 5 7
6 анкерное устройстбо А -в 2 3.407.1-148.1-064
7 опора 0-110-6 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС -58
В однпстпечная опора ОГ-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1-КС-4 0

|
|
|
| —

НачмпА Раменский 11.91

Сзцск л ш
11.91

~ т i
Лурье /

ГИЛ a h .  
M c rie fi

Инх.5к,

Ковалев____
Кирсанова
Лиэцнива

M 3L
1191

407-03-617.91-КС
Устанобочные чертежи mi

нобой модификации
Трансформатор Т М Т м Ф -6 Ш 0 /П 0 -9 1  
с форсированнаti системой охлаждения 

Вывод ошиновки СН под углам 7 0 -9 0  на 
одностоечных опорах 3 5  кВ

1 m w

Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с железо- 

_______ бетонными порталами

СгсЛ.'я_

РП
Лист

18
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЫ Р О Е К1 

Ленинград

г а г о - о г Формат А З
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Тип трансформато- 
ра

а,
м м '

ТД ТН -10000/110-У1 3 0 0
ТД ТН -16000/У О -У 1
т н -2 5 0 0 0 /1 1 0 -Ь '

6 0 0

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей донного проекта

1 фундамент Ф П -2 под трансформатор ,1 , 3 .4 0 7 .Ы 4 8 .1-002
.2 маслоприемник М П -3 1 ” 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-50
3 портал PC/J-110T1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС -41
4
5

фундамент П -12 под пертал 2 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-46
опора 0*110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .91-КС -55

6 опора 0-110-5 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-57
7 анкерное устройстОо А -15 2 3.407.1-148.1 0 6 8

Разрез 1-1 см.лист К С -65.

407-03-617.91-КС
Установочные чертежи трансформаторов 110 кВ 

ноСюй модификации
Трансформаторы ТйТН-ЮОООЛбОийг 

2 5 0 0 U /W -U 1  со снижению) 
мощностью идмоток СН и НИ. BtUtod 

ошинобки СН под углом 0120.

Схема расположения строительных 
' JpOHcmppxuuCL Вариант с металлическими 

____ порталами

стадия

РП 19

листа \

СЕВЗАПЭНЕРГЖЕ ТЬПРОЕКТ 
Ленинград

формат А З формою А З
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На чертеже показано располо
жение пирпюла 3 5 к8  при выводе 
ошинпбки СН длебо,\ при Оыбоде 
ошинобки СН Опрабо портал 
35кЬ расположить зеркально.

Тип трансформато
ра

0,
мм

Тй ТН-10000/110-91 3 0 0
ТйТН -16000/110-91  
Т й Т Н -25000 /110 -9 :

6 0 0

Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименобание Кол. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

~ 1 фундамент Ф П -3 под трансформатрр 1 . 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник М П -3 1 407-03 -617 .91 -К С -50
3 портал ПСЛ-110Т1А 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .91-КС -43
4 фундамент П -12 под портал 2 407-03 -617 .91 -К С -46
5 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-55
6 опора 0-110-5 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-57
7 анкерное устройстбо А -15 2 3.407.1-148.1-068
8 портал ПС-35Я1 1 3 .407 .2 -162 .1 -2
9 фундамент П-14 под портал 2 3 .407.2 -162 .3 -1

Разрез 1-1 см. лист КС -65.

407-03-617.91-КС
Установочные чертежи трансформаторе 

новой модификации
0 110кВ

Нач/зтд.
Нхонтр.

Раменский 11.91
Строк <- 11.91

11.91
Трансформаторы ТД ТН-ЮиОС; ЮййО;

2 5 С 0 0 /1 ф -9 1  со сниженной . . 
мощность п  а Г -с п а к  СН и По. Вывод 
ошинобки Г Н гад  углам 7CL90 на ячейковых пэагалаЗс

стадия лист листов
ГИП

ГИ Л стр. 
гхспсч

~шхЛк .

Лурье / РП 21Ковалев 1131
Кирсанова 
Килинька___

11.91
П31

Схема расположения строительных ’ 
конструкций. Вариант с металлическими 

пар и олами

Г.ЕВЗАПЭНЕРП1СЕТЬЛРОЕКТ
Ленинград

формат АЗ

Ал
ьб
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 2

На чертеже показано располо
жение портала 35кВ  при Оыбоде 
ошинобки СН блебо, при Оыбоде 
ошинобки СН Опрабо портал 
35кВ  расположить зеркально.

Тип трансформато
ра

а
мм

Ш Н -Ю 0 0 0 /1 1 0 -У 1 3 0 0
. Тй ТН -16000/110-91 6 0 0

Тй Т Н -25000 /110-91

I
Iа
s
л

Спецификация к  схема, расположения строительных конструкций

Поз Наименобание Кол. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник М П -3 1 4 0 7 -0 3 -5 9 1 .9 0 -К С - 5 0
3 портал ПЖС-110Т1А 1 4 0 7 -0 3 -5 9 1 .9 0 -К С - 4 5
4 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -5 9 1 .90 -К С - 55
5 опора 0 -110-5 1 4 0 7 -0 3 -591 .90 -К С -  5 7
6 анкерное устройстбо А -8 2 3.407.1-148.1-064  ^
7 портал ПЖС-35Я1 1 3 .407.1 -137 .1-С27

. V
Начлтд. Раменский и 11.91
Нхонтр. С а й т » V -

1191
ГИП Лурье t П 9 1

ГИП стр. Ковалев
£ £ с

11.91
глепец.
J itO L k

_Кирсанива__
М в ш ь к а __ _

1 Ш .
Р Ж

Л х ы т  *  <6

407-03-617.91-КС
Устанобочные чертежи трансформатороб 110кв 
______________ ноОои унификации___  ______

т ^ с ш ш ш т л т н -ш т ш
2 5 0 0 0 /1 1 0 -9 1  t o снижен чог) .. оаг.июаОм:.;гск ГНин! *
сОки СН ccj углом Л)_ J l‘l№Qu&KMt£OUIQL

<ыдод
стадия л и т

Р П 2 2

Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с хелезо- 

_______ бетонными порталами ___
СЕВЗАПЭНЕГГОСЕ ТЫ1Р0ЕК Г 

Ленинград
г в г с - и ц формат A 3
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На чертеже показано расположе
ние одностоечной опоры 35кВ  
при быбоде ошинобки СН блебо, 
при быбоде ошинобки СН йпрабо 
одностоечную опору 35кВ  распо
ложить зеркально.

Тип трансформато

ра
а

мм

ТЛТН -10000/1Ю -91 3 0 0
IA T H -16000 /110-H 1 6 0 0
1 Л  ТН-2 3 0 0 0 А 10-91

Спецификация к  схеме расположения строительных'конструкций

Поз Наименобание Кол. Номера типовых серий илу 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 Маслоприемник М П -3 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-50  '
3 портал ПСА-110 Г1А 1 407 -03 -617 .91 -К С -43
4 фундамент П -12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-46
5 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-55
6 опора 0-110-5 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-5 7
7 анкерное устройство А -15 2 3.407.1-148.1-068
0 концебая опора ОТ С-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-40
9 фундамент П-14 под опору ОГС -1 1 3 .407 .2 -162 .3 -1

Разрез 1-1 см. лист К С -65.

4 0 7 - 0 3 - 6 1 7 . 9 1 - К С
. ,
1
1 ' / О Устонобочные чертежи транс форма 

нобой модификации
иороб 110кВ

Начмтд. Ромёнский Ш у \ 11.91
Нхонтр. Сацюк 11.91 Трансформаторы ■ ТД ТН- ЮООО; 1C0DQ; 

2 5 0 0 0 /1 1 0 -4 1  со сниженной мощностью 
обмоток СН и НН Вибод ошиниОхи СН под 

углом 7 0 - 9 0 на одностоечных опарах.

стадия лист листов
ГИЛ W 1191

РП 2 3ГИ Л сто. Коймей 11.91
глепец. Кирсанова П 9 1

1191
Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с металлическими
СЬВЗАПЭНСРГОСЕТЬПРОЕКТ

Ленинград
-J jftiL tfL . А в /м м я L , ...
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На чертеже показано расположе
ние одностоечной опоры 35кВ  
при быбоде ошинобки СН блебо, 
при быбоде ошинобки СН бпрабо 
одностоечную опару 35кВ  распо
ложить зеркально.

Тип трансформато
ра

а
мм

ТА ТН-10000/110-У1 3 0 0
ТЛТН-16000/110-У1 6 0 0
ТА ТН -25000/110-У  3

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций .

Поз, Наименование Кол. Номера типебых серии или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник М П -3 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1-КС -50
3 портал ПЖС-110Т1А 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-45
4 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-KC-S5
5 опара 0 -110-5 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС -57
6 анкерное устройство А -8 2 3,407.1-148.1-064
7 одностоечная опора 0Г -1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-39

&*.&№ J./*
4 0 7 - 0 3 - 6 1 7 . 9 1 - К С \

Устонобочные чертежи трансформшпороб 110кб" 
нобой модификации

Трансформаторы ТД ТН-10000; 16С00; 
2 .9000/110-91  со сниженной мощностью 
обма/ппк СН и НН. Оыбой ошинобки СН под 

иглам 7 0 -9 0  на одностоечных опарах.

Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с железо- 

______ бетонными порталами282о-аг

стадия

РП 24

'-T d u X ifir
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кал. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент ФП-З hod трансформатор 1 3.407.1-148.1-002  ,

3
маслоприемник М П-3 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-50
портал ПСЛ-110Т1 1 407-03 -617 .S1-KC-41

4 фундамент П-12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-46
5 опора 0-110-1 1 407-03 -617 .91-КС-55

А
7

опора 0-110-7 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-5 9
анкерное устройства А -15 2 3407.1-148.1-068

I
4 0 7 - 0 3 - 6 1 7 . 9 1 - К Ск.

_ Установочные чертежи трансформаторов 110 кВ 
ноОой модификацииH&tgj/d

Нжанг$р.
- M L
ГИПфР-
_гл.сгщ
-1Ш Х.1К.

Раменский Ш с 11.91
Спит 1191 Трансформатор ТД TH -40 Q G 0/W -9 1  

со сниженной мощностью ебмоток СИ и НН 
Вывод ошиновки СН под иг/юм 20.

стадия лист листай
j lP f ____
КпвилеО__
К г усинова 
Крлинька

11.9J_
11.91
й?1
1131

РП 2 5
Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с металлическими 
порталами

СЕВЭАПЖРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз, Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент ФП-З под трансформатор 1 3407.1-148.1-002  
4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-502 маслоприемник М П-3 1

3 портал ПЖС-110Т1 1 4 0 7 -0 3 -617 .91-КС-44
4 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-55
5 опора 0-110-7 1 407-03-617.91-К С -59
6 анкерное устройство А -8 2 3.407.1-148.1-064

Ах- З Я Ш  л №

4 0 7 - 0 3 - 6 1 7 . 9 1 - К С
УстанаВачные чертежи трансформаторов 110кВ 

новой инишикоиииНачатд.
Нжинтр.

_ Г И П _
[W c m p .

глхпец.
и ш ж .1 к -

Раменский 11.91
Сашик 11.91

П 91
1131

Трансформатор ТДТН-А0000/110-91  
со сниженной мощностью оймсток СН и НН 

Вывод ошиновки СН под иглам 0 - 2 0 .

стадия лист листов
Лирье.---------
Ковалев 35FZ3 РП 26
Кирсанова / И * * - ] S3.9L Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с железо
бетонными порталами

СЕВЭАПЖРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Котшька—

га г  о ~ог формат А З
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На чертеже показано располо
жение портала 3 5к8  при быбоде 
ааонобки СН влево, при выводе 
ои'инибки СН вправо портал 
6 5 к8  расположить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Паз Наименобание Кол. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник М П -3 1 407-03 -617 .91 -К С -50
3 портал ПСЛ-110Т1А 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .91-КС -43
4 фундамент П -12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-46
5 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-55
6 опора 0 -110-7 1 407 -03 -617 .91 -К С -59
7 анкерное устройстбо А -15 2 3.407.1-148.1-068
8 портал ПС-35Я1 1 3.407 .2 -162 .1 -2
9 фундамент П-14 под портал 2 3 .4 0 7 .2 -1 5 2 3 -1

Разрез 1-1 см. лист КС -65.

407-03-617.91-КС'

У ст ановочны е чер т еж и т рансф орм ат оров 110кВ  
новой м одиф икац ииhОчлтд. Раменский П91

Нжонтр.
ГИЛ

Салак 11.9L Трансформатор ТД ТН -40000/110-Ч 1 со 
сниженной мощностью обмоток СН и НН 

Вывод ошинобки СН nod углом / 0 - 9 0  на 
ячейковых пиоталах.

стадия лист листоб
Лирье ML РП 2 7ГИ Л  сто. Кобалед П91

j гделец Кирсаноба М1 Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с металлическими

порталами

СЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ
Ленинград

U H X .1 K Калинька 1 1 9 1

формат А З
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| осъпортала 
35кВ

На чертеже показано располо
жение портала 35кВ  при быбоде 
ошинобки СН блебо, при быбоде 
ошинобки СН бпрабо портал 
35кВ  расположить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименобание Кол Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник М П -3 1 4 0 7 -0 3 -5 9 1.90-КС - 5 0
3 портал ПЖС-110Т1А 1 4 0 7 -0 3 -5 9 1 .9 0 -К С - 45
4 опора 0-110-1 1 407 -03 -591 .90 -К С -  5 5
5 опора 0 -110-7 1 4 0 7 -0 3 -5 9 1 .9 0 -К С - 5 9
6 анкерное устройстбо А -8 2 3.407.1-148.1-064
7 портал ПЖС-35Я1. . 1 3.407.1-137.1-027

М  3Z 9D I j  t f

407-03-617.91-КС
Устанобачные ^Щ межи^анс^ормат ораб 110кВ

Трансформатор ТД ТН~40 0 0 0 /1 Ю-Ч1 со 
сниженной мощностью обмоток СН и HH 

Зыбодошинобки СН nod углом 7 0 .9 0  на  
_________ йчсдкаДш  п с ж с л а х ,________

Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с железо

бетонными порталами

стадия лист

Р П  ^ 2 8

2 8 г о - о г

. листоб

а в з л п з к р т ^ ^ ^  
Ленинград

формат А З
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На чертеже показано расположе
ние одностоечной опоры 55к8  
при выводе ошиновки СИ влево, 
при выводе ошиновки СН Спреда 
одностоечную опору 35кВ  распо
ложить зеркально. .

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз, Наименобание• К ол. Номера типовых серив или 
чертежей данного проект

1 фундамент Ф П -3  под трансформатор 1 3 .4 0 7 .1-1А8.1-002
2 маслоприемник М П -3 1 407-р З -617.91-К С -50  j
3 портал ПСЛ-110Т1 А 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7  91-КС -43
4 фундамент П -12 под портал 2 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-46___
5 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-55_ _
6 опора 0 -110 -7 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-KC-5S
7 анкерное устройства А -15 2 3.407.1-148.1-068

8 концевая опора 0ГС -1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-40

? фундамент П-1А под опору ОГС -1 1 3 .4 0 7 2 -1 6 2 .3 -1
I

-J - j

Разрез 1-1 см. лист КС -65.

■ 407-03-617.91-КС
1131

Установочные чертежи трансформаторов 110кВ 
новой модификации

11.91 
J 1 9 1
11.91

Трансформатор ТД 0 1 -4 0 0 0 0 /1 1 0 -9 1  со 
сниженной мощности обмоток СН и HH. 
ВыйиО owuhoOku СН под углом 7 0 -9 0  на 

одностоечных опорах.

стадия лист листод

РП 2 9
П91_ Схема расположения строительных 

юнструкцидАярриант с металлическими 
1порталами

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕ ТЬЛРОСКТ 
Ленинград

формат А З
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ние одностоечной опоры 35кВ  
при быдоде ошинодки СН блеба, 
при быбоде ошинодки СН бпрабо 
одностоечную опору 35кВраспо
ложить зеркальна.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз, Наименование Кол. Номера типовых серий и /и  
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник М П -3 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .S1-K C -50
3 портал ПЖС-110Т1А 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-45
4 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 1791-КС -55
5 опора 0 -1 1 0 -7 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .91-КС -59
6 анкерное устройство А -8 2 3.407.1-148.1-064
7 одностоечная опора ОГ-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-39

Начдтй.
Нхонтр.
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407-03-617.91-KC
Установочные чертежи трансформатороб 110кВ 
________ новой модификации

Трансформатор ТД ТН-4 СООО/1 10-41 со "
CHLXPHHDO мощностью обмоток СН и HH. 
Выйад ошинобхи СН под углам 7CL9Q на  
______одностоечных операх.

Схема расположения строительных 
конструкции. Вариант с хелехо- 

_______ бетонными порталами

стадия

РП 3 0
листод

СЕВЗЛПЭНСРГОСЕТЬПРОЕК Т 
Ленинград *
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Спецификация к схеме расположения строительных конструкций,

Поз, Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 " фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП- 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-
3 портал ПСЛ-110Т1 1 407О З-617.91-КС -41  .
4 фундамент П-12 под портал 2 4 0 7 0 3 -6 1 7 ,91-КС -46
5 опора 0-110-3 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-56
6 узел 1 1 407-03-617.91-КС -64
7 анкерное устройство А-15 2 3.407.1-148.1-068

Разрез 1-1 см% лит  КС-65.

\

4 0 7 - 0 3 - 6 1 7 . 9 1 - К С
Установочные чертежи трансформаторов 110кВ 

ноОай модификацииНанхтд.
Нжонтр.

ГИЛ
ГИЛ imp, 
зцпец. 
инх. Зк.

Раменский и > Ц 91
Couvk ?-*Ле'7 11.91 Трансформатор

ТРН Ш Н -25000/16000/110-У1

Стадия Лист Лист а

КиВзЛРд 
Кирсанова ■

П 9 1
11.91 НП 31
11.91 Схема расположения строительных

tnot /у/мм) ftnOitniifTt г ьштмллксиогжиыи СрдЗАПЭНЕРГОСС ТЬПРОЕКТ
Ленинград

ЛиэцноВа 1 1191 UnU/fr ŷnlJUU. UUfJUUnfli С ГТС7ПЦ/1/W^t.LЯиП1/
порталами

Формат АЗ
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кол.
— --------------------------- -----------
Номера типовых серий или ! 
чертежей денного проекта \

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1 -148 .1002  I
2 маслоприемник МП- 1 407О З -617.91-КС - !
3 ■ портал ПЖС-110Т1 1 407-03-617.91-К С - 44  j
4 опора 0-110-3 1 407-03-617.91-K C -S 6
5 узел / 1 407-03-617.91-К С - 64
6 анкерное устройство А -8 2 3.407.1-148.1064

Л  a 1 R № .J J L

407-03-617.91-КС
Установочные чертежи трансформаторов 110к& 

ноВой модификацииНанмтд Ром тнекий 1191
Нжонтр. Сайте -С 11.91

11.91
11.91

Трансформатор
ТРНДЦН-25000/16000/110-У1

Стадия I Л и т Листод ’
ГИЛ Лионе

РП i 3 2ГИЛ стр. КоВалед
глхпец Кирсанова 11.91

11.91
Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с железо-
бетонными порталами

СЕВЭАПЗ.ЧЕРГ0СЕ т ь п р с о : г 
« Ленинград s

Инх. Зк. ЛиэинаВа ! .7*/*
у

г # г  о-ог Формат АЗ



7

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Паз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-2 1 407-03-617.91-К С -49
3 портал ПСЛ-110Т1 1 407-Q 3-617.91-K C -41

_4 фундамент П-12 под портал 2 407-03-617.91-КС - 46
5 опора 0-110-3 1 407-03-617.91-КС - 56

JL. узел / 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС- 64
7 анкерное устройство А -15 2 3.407.1-148.1-068

Разрез 1-1 см. лист КС -вз

Начлтй.
Нжонтр.

ГИП
ГИПстр.

Лурье__ _
К айолей
Кирсансйа_
ЛиэунаОа

4 О 7-03-617.91-КС
Установочные чертежи трансформаторов 1Ю*В

Трансформатор 
ГРНДЦН-40000/25000/110-У1

Стадия Лист Листай

3 3
Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с металлическими 
порталами

СЕВЗАПЭНЕРГйСЕТЬПкЗЕКТ 
Ленинград

Формат АЗ

Ин
й 

Nr
.c

Sr
, 

| 
По

дп
ис

ь 
и д

ет
а 

| 
Д

ю
к 

t*fl
.A

, |
 

АЛ
Ьб

ПМ
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-002
2 маслоприемник МП-2 1 407-03-617.91-КС - 49
3 портал ПЖС-110Т1 1 407-03-617.91-К С -44

_4 опора 0-110-3 1 407-03-617.91-К С -55
_5 узел 1 1 407-03-617.91-КС - 64  i

6 анкерное устройство А -8 2 3.407.1-148.1-064

Начлтд. Раменский 1191
11.91
11.91 

~ 11.91
11.91

l i s i

Нжонтр.
гю

ГИПстр,
глхпец.

И н х З к Г

Сацт
Лурье
Королей____
Кирсанаро__
ЛиэунаОа

Их. з и м ы  л м

407-03-617.91-КС
Чертежи трансформаторов 110кВ 
юои модификации _____

Установочные че> 
но

Трансформатор

Схема расположения строительных 
конструкций. Вариснт с железа• 

_______ бетонными порталами

РП 34
Листов

СЕВЭАПЭНЕРГОСЕ ТЫ'РОЕК Т 
Ленинград

2 8 г о - о г Форнат АЗ
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Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1- фундамент Ф П -З под трансформатор 1 З А 07 .1-148.1-002
2 маслоприемник МП- 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 3 ЬКС-
3 портал ПС/1-110Т1 1 407-03 -617 .91 -К С - 41
4 фундамент П -12 под портал 2 4 0 7  03-617.S 1-K C -4 6
5 опора 0 -Ю -З 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -5 6
6 опора 0 -110 -6 1 4 0 7 -0 3 -5 1 7 .9 1-КС -6 0
7 анкерное устройство А -15 2 З А 07 ,1 -И в . 1-068

Разрез 1-1 см. лист КС+65.

07-03-617.91-КС
Уот побочные чертежи трансформаторов 1ЮкВ

Трансформатор , 
ТН Д Ц Н -25000/16000/110-У1

Схема расположения строительных ' 
гонструкиий. Вариант с металлическими 

_________ порталами _______ ___

Стадия Лист Листай

г>П 35
СЕВЗАПЗНЕРГОСГТЬПРОЕКТ

Ленинград

Формат АЗ
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Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекте

1 фундамент ФП 3  под трансформатор 1 З Л 07 .1-146.1-002
2 маслоприемник МП- 1 407-03 -617 .91 -К С -
3 портал ПЖС-110Т1 1 407-03 -617 .91 -К С -44  J
4 опара 0 -110-3 1 407-03 -617 .91 -К С -55
5 опора 0-110-6 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -6 0
6 анкерное устройство А -в 2 3.407.1-148.1-064

J j J i m j L H

407-03-617.91-КС
Установочные чертежи трансформаторов 110кВ

Ночмтд. Раменский 1191 новой модификс LJUU
Н кот р. Сашок 11.91 Трансформатор

ТН Д Ц Н -25000/16000/110-У1
Стадия Лист Листай

ГЙП Лурье < 1191 ?П 3 6ГИПстр. Кадалед 1191
гл ха щ Кирсонода 1191 Схема расположения строительных ’ 

конструкций. Вариант с железо
бетонными порталами

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОсКГ
Ленинград

Инж. Зк. Лизцнсда V J. , 1191

2 £ < ? 0 - 0 2 Формат АЗ
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портала ТКкВ
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Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

Поз; Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 фундамент Ф П -3 под трансформатор 1 3 .4 0 7 .\1-148.1-002
2 маслоприемник М П -2 1 407-03-617.91-К С - 49
3 портал ПСЛ-1ЮТ1 . 1 407 -0 3 -6 1 7 .9 1 -К С -41
4 фундамент П -12 под портал 2 407-03 -617 .91 -К С -4б
5 опора 0-110-1 1 ' 407 -03 -617 .91 -К С -5 5
6 узел 1 1 407 -03 -617 .91 -К С -64
7 анкерное устройство А -15 2 3.407.1-148.1-068

Разрез 1-1 см, лист К С - 65

407-03-617,91-КС
Установочные net

Трансформатор

Схема расположения строительных 
конструкций, вариант с металлическими 

порталами

Стадия Лист Листоб

РП 3 7
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Т

Ленинград

Фоомот АЗ

б

, .-к Г

t

и портала

!

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкции

Поз Наименование Кол. Номера типовых серий или 1 
чертежей денного проекта !

1 фундамент Ф П -3 под тронсформотор 1 3.407.1-148.1-002  j
2 маслоприемник М П -2 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС -49  !
3 портал ПЖС-110Т1 1 407 -03 -617 .91 -К С -44  I
4 опора 0-110-1 1 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС-SS ~ ]
5 узел  / 1 4 0 7 -0 3 -6 1 7 .9 1-КС -64
6 анкерное устройство А -8 2 3.407.1-148.1-064

Ночмтй Раменский 11.91
Нжонтр. С айт 11.91

ГИЛ Лиоье < & *  | 1191
ГИЛ стр. 
глхпец.

Ковалев____
Кирсанова

11.91
11.91

Инж.Зк. Лиэинова 11.91

з я Ш  J . Z 4

407-03-617.91-КС
Установочные чертежи трансформотороб1'Т0кВ’ 

новой модификации
Трансформатор

Схема расположения строительных 
конструкций. Вариант с железо

бетонными порталами

СтоЛ/я

РП

Лист

3 8

Лис то О

С Е В З А Л Ж Р Г О С Е Т Ы Г С Е КТ
Ленинград

г  8 2 0 - 0 3 Фппмпш *  Т



Спецификации элепентоб к  схете раеполо»>“ о* 
4онце&ои опоры 35 кб ОГ Ч_________________________

П орка,
ЛОЗ. Обозначение НоипеноЙание Иол

Пасса
ед.нг

---- (
ПГ';
ЧОНи?

Ж глгзовгтоннме злепенты
3 мои j J 6 7 __ Йцп ^ ___ Стойко ВС ЙО -25? 1 то ео$пь

Стальные элепенты
г *01 '0ъ~тз1 нс.и ч изделие ИЯ О i а?

з . ч и ня-г / at

4 * / и И Я Ч (3 3
5 - г и НРЧЗ з 45

■

Закрепление стоики  S грунте сп 

серию 3.407./ 43?.

&Х.ЗЯ901 л . Л 5

4 0 7 - 0 3 - Б 1 7 . 9 1 - К С
УстоноНочные чертежи трамерорлотороб НвпЬ

ноооц нотификацииНач_ отЗ_ 
Ннонтр

run

Ропснснии //. У/
СоцЮЦ /лз/j

-

Стадии Лист Листе 8
Лурье //.У/ РЛ 33fun стр 

/Ь спец
Hiionffi //.У/
Ниргоно̂ о Л*т'} п.91 Сдоа расположены* 

элетнтоб монцевой 
опоры 35 «6 ОГ-f

симпшрготьпрот
Ленинград

Цн *3« Ли»умо$о 11.91

Z 8 9 O r 0 Z



Спецификации элепентоб к схете распали 
Аонце^ои опоры 35 kR ОГС-i

Пориа,
поз.

Обозначение Наипенование Но л. ПоссоЙ,КГ Приме
чание

Стальные элементы
1 бгч - бнп Стойка ГС -ГЗ { 403
1 - Зип Стойка ГС-Г& < 30<
3 40Г-ОЭ-б<гет *КС.и*в 1Ыелие ГГР-23 3 ь?

Стандартные изделия
лг ЬотГШхЬЬ ГОП 7798*70* и
— Гойна П 70-5 ГОСТ 59tb'TO* /5
— kjeufa f5 гост т ?1'?в* 16 'I

I - I
Фунваленты под Стойлу сп. серию
тот.г - « г  (ып.з о oor-ta-6f?.9i -кс-об,кс-о?

£ i  2Z9Q1 л £ б

L H J - n ^ - R ' n  a i - i s rl 6-1 * LJ <—/ ' If. o—l 1 I

Устанобочные чертежtj транарорпитороб И0нб~ 
нд$ой лойиФииаиииНоч ОтЪ. Ропенснии ил

Иионтр. Соцюн И.Щ Спади в Листrun
run стр .

Лурье , 
Но&алеб ■

И.91
ил
ил

РЛ
Гп спец. Hupсанобо ЬисЦ Схепа расположении 

элементой «онцевои опоры 35 лб ОГГ /
СЕШПЖРГОСГ ТЪПРОЕНТ 

Ленинград
Чнш М Лтуно&а И-9}

г в г о  -02



П СЛ- HQ 71
С хем а  нагрузок

Qb Qs Qs

P* L

1
~ L" ~

$ i Si Sf

v.-л ^
)ип

/ . 1ЖР>
м*ео*

V 
\
V

\
\ \

\ зрг
tv и  n

^  s<? &

O fo s H d .
чения
* ? d T

S i

Р/

ft

S e

3l
O s

Т а б л и ц  а  н о р м а т и в н ы х  н а гр узо к

Наименоёанц e
негр (/г о к

Трясение ошиновки_HQp&^ 
Давление iempg н а  пол про- 
лета ошиновки и_ гирлянду. 
Ноеса по л про л ета ошиновки 
и гирлянды  
Жжение ошиновки Збкд 
Дс{ление_ jempa нс лелпро■ 
лета ошиновки и гирлянду] 
Масса полпрол ета ошиновки

О-!

p i t _
Y W

Y Y

Р*г

и гирлянды 
Масса поддер ж и в ающей 
гирлянда $ 5 к5
Масса шкафов золим о6 
Зетр овое давление на
щкаср з а ж има $_
То ж е
Масса luraepa дутья 
Ветровое даёление на  
шласр dp пня 
Го ж е

С хем а усилии  
ко  фундаменты

Ывир, Меж.

4 - 4 -
н о о

ft ft
. От .

Е Э - ^ - Н

м о

Qtf

Специф икация к  схеме расположения элементов 
т рансф ормат орного порт ала.

Марка, 
паз.. Обозначение Наименование. Кол.

Масса
СС.,АГ

Принс*
VCTA.

С т а т н ы е элементы

{ S A 0 l? - J 6 H ~ iK H _ .... T p a ie p c a . J ? :K i 375

___!_________z 9 K tL -  ... Стойка TC -!S _ г 4 03 __
S ~9КМ Стайка ГС- /£___ г 30/

4 -fS K H М ааса ТС-85 2 89Q
С т андарт ны е изделия. ..

_ ЕоятНгМВГСЯ 7738-7V* 4
__ 5o m M w .s sn x n m -T o * 5£
_ Гойю мео.5 rz e m /f - ra * 4
_ Гейт MS. S ГОСТ59 i5 -70 * «

Шайба SO r V C T H U W 4
__ Шайба iS rUC7H57<-78 + 3,?
__ Шайба 20Н.Б5С Г0СГМ0г-Т0* 4
_„ Шейда iSH.ssrrcmm-To+ J£

(/того: 8 3 6 /

Таблица усилии на фундамент и

О б о зн а 
чение

<}9,0.$5*Па Q fO / ш в

£?И?ер 4 ошиновке 
ветер под 1 45е

М еж , кН т .5
т г 131

Нвыр., кН
m s
т .г

из. 8
(09

Q i .  к Н
9
15

J5
15

Q h , к Н
Ю
л

3£
__ 1 -

{. Тип фундамента см 4 0 7 -0 3 -М .9 Ы С -4  £;*€-<, 7. 
г. Узлы 1и 7 см. документ 3 A Q l$ -№ .i-W ^ S .

М М М  j л  9! '
4 0  7 - 0 3 - Б 1 7 . 9 1 - К С

__ч Установочные чертежи трансформаторов нокб  
новой модификацииЖчлт

Н. конто
т  *
СШстр.
Ukx.Sk.

Роменскии M L
Соиюк К9/ • UrKfduq j/ц cm Листов

РП иШ а щ Г
!<ийФл°ш.
JtuAUuatid

% t z .
1(91
K9t

т а Г К. 91 
Kit

Схема расположения зле мен 
■moi трансформатор но ю  

портала П С Л -MQT1
сшлпзнгр/исспароыа

ЛенинуэаЭ' . « ffQ  п

г в з о - о г
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Схем а HoepyjQx

£> *3 Qs
Aft.

$  ^
!<?*

$  £/ $,
a

f
f/
/ ( _ j p ,

о(*госX
i \ l

\
\ \  *"*

3* &  <&

7bблице/ нерматиВнз/х • нагрузок

Схем а усилии  

на ооцндс/менть/

Qs

■—  *
, г « ,Qt

а
t № *

0$

Спец иер̂  ,ия к схем е расположение элементов
___________  трансформаторного портале

Марла,
поз.

Обозначение Наименование Коп. Масс о 
ед.кг

Приме
чание

Стольные элементы
/ 3.407.2-1**4- 3 Км ТраСерс.а ТС-3 / 373
г -  7 КП Опои на ТС-/4 г J/B
j —юкп Го Нее тсч* г 627

Стандартные изделия
— Sonm№0*7SГссг 7738- 7Q* *
- ГОСТ 77S3-70* 32
- ЪбьUM20.S /Ьст SS/I- 70* 4
- &ш/г//6.5 Гост SXS- 70 * 32
- Шайба20 focr//37t-7t* 4
— Шайбе/16 Гост37/-73* 32
- Ща6багОН66ГГоа£Ш?0* 4
- Шайба/6М бВ1Г/ЬсгВ402-7б 32

1/тогог- ' *2263

Обозна
чения
чагру-

J0*

На им ен о б а  H ue  
н а г р у зо к

Значения нормативных нагрузок
Нормальный ре^/сим ■ , о **  $Окг/п*

Ь*0,

ПснтаясниО резким , . й / :  623ег/н* 
C :0;t*-/s°C

Гололедныйрежим
%Н:Н кг/п *
с» го мм, t - s t

S i Тяж ек u e  ош ино& и Н 0к& 4 го 2 8 0 700  т

/ ,
ДаВлен ue& m pa на лолпроле

40 _ В /В  *та ош инобнц и  гирлянду

Qt
М асса полпролет о ош инобъ SO s o ? ои гирляндым

 
*

__
i____

,

Т яж ение  ошиноЛхи JS aC 420 2 8 0 , 700
Д авление бетрана лоллроле

70 /0 г от а о ш и н о & и  и  ги р л я н д и

Q *

Qs

Масса пол пролет а сш инс& ь
ВО ВО 70Sи  гирлянды

М а х а  поддеРН сибк/ош еи
3 3 33 в в

гирлянды  З В кВ
G t М асса ш ко ф о б  за Ж и м о б В7 S7 Ш7

PC,
бет ообое д и б л ен ие  НС/ го ■ 3  4 7Ш каф  за гки м о б

p p , То нее зо 4 /0
' Ge М асса ш кскра дит бЯ 4В 4В 8S

P f j
Вет робое давление н а 1S г SШ каф  диггнЯ

P b То нее г о 3 7

ВР&й  |

Таблица усил ии  нафундаменты 
{расчет ны й]

Одозначо-
н ив

Q9*a.ss*no Go'0 . 1 4 к  П о

Borneo 1  О ш с / к о б к е  

Ветер п о д  1  « 6 *

Нет, мН St
ft

BB
f 6

А / В б / р .  к Н
43
Id %
~9 /В

01, кН IS fS

Он кн
ю
i

/. Размеры и  От метки, указаннб/е б  скобках, 
Относ а тел \* сбаиному бариантущ ' 

с?. Тип Фундамента сн- документ 3. Ш .$- Нз.&/л.З. 
3- Изли /, i  сп. документ 3 4о г 2 - fSJt. /- 4 о, 46.

i го so

B lM S C l j 2X

Ч-u / - U J - U 1  / . Ш - K L
Ус?2ано6очные чергпрэ/си трансооорюатоР1 
flOtS ноВои модидоикаи ии

ZnsdiA

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я
э л е м е н т е !  т р а н с п о о р м а т р с  Ci 
н о г  о  п о р т а л а  Л С Т ~ /Ю Т 1

Pth,
jT&n

42
Jii/LZlZC

Ленинград _J
с? 8  8 0  - o p
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Спецификация к  слетам расположения дополнительны* элепснто8 но порталы *

riopni
ПОУ Обозначение Но именование

К ов шт на Л С Л - М П .  ПСГ 'ffOT< Лассо
едиг

Лримг 1
Й 6 & г Д £ ча

Стальные' элементы

i 3.407.2 462.4 -4ИМ Тросостоока ТС *4 - { < - < М

В " 5 ЦП ПоЛние&тбоЭ ГС*5 - 1 - i - 35

3 ' 6ПП дл-т Шорный' ТС *6 — 1 - < - i гг
4 № '0 Ъ 'Ы 7 .9 1  'HCU'i? ИэЭглие Л чо г г г г г г *59
5 46 " Л*6 - - в 2 е 2 3.*Г

1
*

С та н  да ртные изделия —
бол тпго>?о гост т е-го* б - 6 - 6 ----------

- Гойна Л20.6 ГОСТ 53Тб-?о* - 6 - б - Б

Шайба20 ГОСТ H37f '78* - 6 6 - б
-  ! Шайба ВОН.69 Г. ГОСТ 6402-ТО* - б - 6 - 6 ' ч. ■

•

1. У м  4 СП. донуп. 3 401.1 -162 J  *43

2. Greny расположения трансформаторного 
портала П С Л - Ш Т 1  и спецификацию и н е й  

сп. л .НС'Н,а
п о р т а л а  П С Т - И 0 Т 1  СП .  л. Н С-42

N2

Г 850

- £ Г ~

А ь М З О * *■&*

407-03-Б17.31-КС1
\ /Л Устанодочные чертежи трансформаторов НОнЬ 

но$ой подифцнацииНтотд. Ропенснцй 11.9/
Н контр Соцкзк 11.91 Трансфорпаторные порталы 

пел-ногтя... пел - попе
ПСГ- НОГТЯ ... ПСТ-НОЛЕ

Стадия Лист Листод
run /Турье. L П.?( РП 43ru n Стр Королев П.9/

Гя-емц. hupCQHoSo И.9/ Схемы расположения 
дополнительных элепентоо 
И порта лап

СЕШПЭНЕГГОСГГЬПРССИГ 
Ленинград -

UhucJ h. Лиэумоба П.9/

гего-ог
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Схема нагрузок

SV
_ т г г

1
Q t  Q i  Q > Q t

« 1 _ P t l P i t

\
L  £ / J

\ j l j f *
% S i

____$ г

1 к г
<?а

St St St

i*20i
/

4

1
/

/

/ —

\ \ \

\ t \

Si Sz SB

Специф икация к  схеме расположения м ечент оё
транссрорматорнию портала.

Марка; 
поз. О бозначение Н аим енование Кол.

Масса 
ед., кг

Срши.
мание

ЖелезоЬ е т олн ые^зленентл^

i з . т  f - w . e - o o d QnouKtf', ___ г„ ,Г1JHSQ г м *  *

С  т ал 6 я ые Элементы
г ъ . т ^ / т - з к м ТроВерсо 7Г*5 1 373
3 И С К - 137.2- 007КМ Крепежный зленент ТО-7 г __ ч .

Стан да ртные изделия
— болт N20* Tsrvcr7798-70 * 4
— Гайка М2С.5 ПЗСТ59/5-70* 4
- Шайба 20. ГОСТИ 37/-78 * 4

Таблица нормативных нагрузок

Обозна
чения
нагру

зо к

Наименоёание
нагрузок

Значения нормат ивны х нагризок
Н еона.пн на  

режим  ,

g f - s o # / * *Ьо, о  з9с

мантс.уснийр е ж и м  
9» •е.г5<г/ы1 
С-0/ t»-ts*c

Гололедный 
, реж им  л 
a t *  /чкг/м г 
СсЗОн н, t*S*C

S t Тяже нас ошиноВки НОкВ л г о г  so ТОО

Pi
f lа £лени е Ветра на пол про-

4 0 5пета ошиноёки и гирлянди

Q t
Масса полпролета о ш и н о ёки

SO SO 9 0и гирлянды
$ г Тяжение ошиноВки збкб ш 8 8 0 7 0 0

рг
Даёление Ветра на полпро
лета ошиноёки и гирлянди .70 • 10 ВО

Ог
Масса полпролета ошиноёки 
и гирлянды 6 0 6 0 / 0 5

Q i
Мосса поддержиВоющей 
гирлянды B S k & 33 33 S S

Q t Масса шкасроВ зажиноВ 57 57 1 0 7

P i t
Згтроёое давление на 
ш каф  зажиисВ ВО 3 7

P ' f t То ж е so 4 10

6г Масса шкаср а дитья 45 45 8 5

Р1г
детрсёас давление на 
шкаф дцтия

i s г 5

Р'ёг То ж е ВО- 3 7

Схема усили и^  
на стойки

М ‘о .0 0

Q i

Q «

Таблица усилии на стайку

Обозна
чение

Qq ^O SS kCU

Ветер 1
ошиноВке

Qq *0 ./1кП а  

Ветер! 
ошиноВке

ООО , 
M i кК н

ш  

7 7  г

1 Ш
99.9

Пало. кН«
1 3 .3

4 4 . 3

л и
гол

Q ij кИ
JLL

_ М _

а  7
<0.5 ’

Цн. кМ
Ж  .

7.5
J S
гз

1. Усилия на стойку/ приведенные В числителе даны 
для расчетных нагрузок,
8 знаменателе -  для нормативных нагрузок.

2. Тип закрепления стоек см.бокун.Л407./-737 ёып.{
3 .  Узел Ю см. докун. 3 .4 0 7 ./-/3 7 . Г-016.

&K3ZQ01 л. ЭС

1 0 7 - 0 3 - Б  1 7 . 9 1 - К  С

Уст ановочны е чертежи транссрорнаторог /Ю»о 
ноёои модификацииA

lii-

Руненст
Сацюк_!
Лурье_<
KoBanet^
Кирсанов^
Лщ чоВа

и

19/
1.9/ 
1.9/ 

[1.9/ 
U9t 
И.9/

Стгдич Лист pV-rnOK

Р П 44
С хем а р а с п о л о ж е н и я  

элементов тронет о d на т ор но 
to  п о р т а л а  л  э к с - но  т/

СЕВзяпэнгти пррсскт 
Ленинград л

2 8 г < Э - С 2 ^- г



П Ж  С- НО Tift

ПЖС-НО Tj Г

П Ж С -Н0Т15

пжс-нолд

ПЖС- HQT1B

I - 1 г - г

осо
7.QC0
S .7 0 0

J k

то

портала
пжс-ног/

S

~ \  \ rts o
^  .. *

- ^ 1
^ П :

Стоика
порт ала
ПЯСС-HOTf

Спецификация к схемам р аспол ож ения  дополнительных элементов но порталы
Мерка,

поз. О бозначение И аи м ен о В ан и е
КолЛо wm. н а  П ж с - но  Т1 'Масса

ед.,кг.
Ирине-
чанцеft 6 в Г Д в

Cmoni ные элемент ы
1 з ш г - м г л  - и * Тросостсика ТС-4 - ( — 1

{
- 1

— Л 1 ~
г -  5КН МолниеотВов TC-S - 1 - 1 3 5
3 -  6км Эл~П) до боа ни и ТС-6 - 1 - г - 1
4 4 0 7 -0 3 - 617.91- К  С.U- 1S 1/зделие М-16 г  . г г г 2 г 117
5 -ю И М -8 - - 2 г г г 3.4
6 -19 » Н- { 7 г г - - г г 141
7 . -19 и И- /3 - ~ 4 4 г г 13.6 >

* 1

С т ц нв арт ны е изд ел и я
- болт Н£0*У0- ГОСТ7796-70 # - 4 — 4 - 4
~ Болт H2Q* 75- ТОСТ7798- 70 * - г - г - г
- Гайка нео- racrS9/S-70* - 6 - е - е
- Шайба гО-ГОСТН37Г73* - 6 - 6 - в
- Шайба eOHSSr WCT6W2.70* - 6 - 6 - 9

■

I  Узел /3 см. док ум. <3.407. i-  737. /• 04 в.
2. Схему распол ож ена я трансформаторного пор. 

т ала ПЖ С- Н0Т1 и спецификацию к ней см. л. 
КС-44.

IDIOAUVJ. 4 JX

407-03-Б17.91-КС
sT\ Установочные чертежи тоанстоонатоооВ НО к  л

Паи. omd Pont c: C urn ноьди нодитиксщ ии. г
Н.контр СацнЬк___ H9! Трансформаторные порталы 

П Ж С - НО  Т1Й. . .  П Ж С -  Н О  71В.
Стихия Лист листов

ГОП Лчрье t Ф — 11.01 РП 4 SГиПстр. Kaianei t/3 !
Тл. спей. 
Н и м  <3к. Ст

о 
"S 

р
S

|
Sf

el A / t y . 1131 
It .9!

Схемы р аспол ож ения  
дополнительных элементов 

к  порталам
сЕВзшнЕРта ть проск г 

Ленинград

2  8  < ? 0 ' 0 2



4
4

Ё 4

/400
3.407.9-/4*2-2*$

-i •чW 5
}J 00 - ,JSSL.
L ISO 790

913*(-й
-1
Л
№S t
юо
то Q/.Sx/.5-8

/

700
4ООО

/500 -

Ф15Ы -2 

_Ф/.$м/.5 ‘2 
Спецификация

Вое работы по сооружению, 
(рундаментоб произбодить 
§ соответствии с mpeCofa- 
ния.ни С И  и /73 J05.0 $  - 85 , . 
3.08.07- 8 7  и  3.03.07-87. 

г Под п о do ш 8ой подножии ко 8  
в ы п о л н и т ь  т щ а т е л ь н а  

спланироданную песчано — 
-щ ебеночную подготовку 
т олщ иной 700ни. 
(Кратную за а  тку грунта 
npaujfo& tm b с л о м и  н е  б о 

лее 3 0 нм с тщательным 
уплот нениен.

Н р р к а ,
п о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

м а с с а
с д .,к г If

Ж а л  е з  о б е т а  н м  ы е  э л е м е н т ы

П - 7 2

< 3 . 4 0 7 J - M  S u n 'о Ф у н д а м е н т  <р / .5 * 7 -2 . г то 0,57*3

n - f i

7 З А о и - т  S u n . o Ф у н д а м е н т а  7 .5  * 1 5 * 8 г т о 0.79м 3

С т а л ь н ы е  э л е м е н т ы

г Ъ.тг-162Л 75КМ М а р к а  T C - S i < 1 9 3

Нкакпр
Т и п
Ш а г >
Гл.сп щ
Цмж.Зх.

Р о н снс ки й
Гед.ч?!

w m m

Kofanef^
Кирсанов
dPiytL°iP_

J £ L
1 Z E

Ш
It. 91

407-03-Б17.91-КС
У с т а н о в о ч н ы е  ч е р т е ж и  т р а н с ®  Q pM arrropot НОкЬ  

______________ н о в о й  м о д и ф и к а ц и и ____________ ___

11.91 
11.9 (

С х е м ы  р а с п о л о ж е н и я  л 
э л е м е н т о в  ф у н д а м е н т о в  

П- 78, 71- 73.

Ста г и*

РП
iU qjt\

4 6
Листе &

сеш пм рш т ьт ип
Ленинград 

\ --------------------

Спецификация
К схеме расположения элемента8 фундамента С-(7

М а р к а ,
п о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л

М а с с а
сд .,кг

/7рим е.
ч а н и е

Ж е л е з о б е т о н н ы е  э л е м е н т ы

1 3 . 4 ( 7 7 . 9 - 7 4 8  i k / n . e С ё а я  C S S . 8 - 1 г г т 0 .9 6 м  *

С т а л ь н ы е  э л е м е н т ы

г злотг-<егл-/5кн М а р к а  Г С - г з 7 ( 9 3

3 3 A 0 7 . 9 - / 4 G  S u n . ! , Н а г о л о в н и к  м - 4 2 г 8 9 .7

■■

Иач.отб 
И.контр,

fUJIanp,
(Л.СЛГЦ.
Цнж.бк,

Раменский
Ъщюк

E f lH IB C T

11-91
Лурье /1.9/ 

И. 9/
11.9/
It .9!

Kajanef
Кирсанова
ЛизуноСсГ

L  ~ ]

& * . 3 Z №  J  3 2

407-03-Б17.91-КС
У ст а но в о чн ы е чептржи т р а н с ф о р м а т о р  o f  

h o S o u  м о д и ф и к а ц и и
П О кВ

Стадии Лист Л и с - '-

Р П 47
Схемы расположения 
э л е м е н т а ^  фундамента С Ш л  П Щ Р Г 0 С 1  п  tlPQlK Т

Ленинград
2820 -02



fi£en*iты 0 и проем нмы и гробий

или нг пористы и цепень -260тп
Цементная корна -3 0  п т i - i

J L

з Е
о.ьо о

/3600

Спецификация к  схеме расположения элементов паслоприепн. МП-1

I  Расположение приятна 
cm. генплан.

г Узлы 1 &,&£'*- чертеж
КС’ 62

<
й~>

■3

|1
I
э

1
i

СГ

*2i

t;
"лг.

£
«п

1*3 5

Парна.
ПОУ. Обозначение Наименование Кол. ГЧасса

ед.нг
Приме
чание

Железобетонные эле пен ты

1 У 407 .1 -1  5? выл. { Плита П 3 2 .9 -1 14 ?25 о.гэп*
2 У 407.1 -157 бып.1 Л л ито П10.5 2 73 о.огэп*

Стальные элементы
3 407-03-61791 HC.U-Ь Решетка П К - 5 1 110

4 - труба УРГ гоо
ГОСТ 5525 -ьь 1 5Г2

Материалы
- Круг 16 ГОСТ 2590 -66 1,4 (,56 п ’
S ГОС76 5 0 9 -8 6 Уголок $0*50 *5  £= 7V0 г 2,8

Нач.отд.
Нмонтр
run

fun стр 
ТуГслсц"
/Унж.Зм.

Роглт иий_
Ссцнт_
Лурь«Г~

НщDClHoloT
Л<Луне&<Г

&
7 ^
Ь*уУ

11.91
n.91
11.91
11.91
11.91
И. ft

407-03-617.91-КС
Устанобочные чертежи транссрорпотороб ИОпЬ 
_____  нооой модификации ____________

иепо расположения 
элементов паслоприепнина 

ПП-1

Старим Лист /Гистов
РП к

сттнЕРгосегьлрот
Ленинград

guogw
jf 

_______________
г*-ш

б&
ь

ytf-gwn-wocg 
ошое л «nugai'l 

~Qoup'b*[j

1 Расположение приятна 
cm. генплан.

2 Узлы I , ш, /у ,  у  сп. чертеж 
КС * 2

Спецификация п степе расположения алепентов послолриетн П П -2

Норма,
лоз.

Обозначение Наименование Кол. Поссо,
ед.нг

Прите-
чание

Шелеъобе тон ны й элемент

1 3.407.1 * 157 был. { Плита П 32.9 -1 12 725 о.гэпь

2 3.407.1 -15? был. 4 Плита П10.5 6 73 о.огэп*

Сталь ные элементы
3, 407 - 03 шб17. 91 -HC.U-5 Решетка МИ5 1 НО
4 труба УРГ 200

Г0С1 5525 -6 5 1 57.2
Материалы

- Круг 16 ГОСТ 25 90-66 14 1.5 в п
5 Уголок 50 *5 0 *5

ГОСТ 6609 -66 1*1,72 & и
/Ьж. 32 901 л. 33

4 0 7 - 0 3 - 6 1 7 . 9 1 - K C
У ста н о в о ч н ы е  чертети транырорпатороб НОнб 

нооой подироиноиииНоч отд 
Ннонтр. 

run
ЩИ стр. 
Гй.СПЩ. 
Инл’Зп

Ропгнсмий MСаи*п
Лурье II. ft Стодия Л и с т ЛистоВ

11.91
РП 49Ы г-и

К и р с с м 0&д
Лу*уко£о

11.91
l/.9f
UU1

Сеемо рослоло женил 
элепентоб паслоприепм ино

пп-е
СПЗЛПЭНЕРГОГЕТЬПРОШ 

Ленинград ■‘

2 8 2 0 - 0 2
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Дрот/тш. ял/рскеятшерйй  ̂

Цементная *9Р*£И-Зй&Я~.

5 5ч
i o uтр-ре

© а

p.oqs

1*

__ J&SQ ..щЩ/о....jteo_
/оооо

\
1-1

Ю

± J
№ .

| i.rî n.CQS:

- Ц .  £ Ш ~ .
- — огво

)., )>Гт: ;Г -.ЛГ?[> ;'"v  W:’ J. V."■ ■ /у. . ■ !'*- л 1> у .: .-/-* • :

Спецификация /с схеме расположения элементов маслоприемникаНЛ ’J

1. Расположение лрияпка  
сп. генплан.

г &/7б/ Ti ift Шикем. чертеж 
К С -5 2~ '~

Норкаf 
ПОЗ. Обозначение На имен евание Кол.Нассо

&КГ
Приме
чание

дК&1&рбатоннб/е_ЭЛ6мен 076/
(. 3 . 4 0 7 . 1 - /57 & т . < Плита П Зг.9-1 Ю ггв o.es»J

ао<зиг 3 407. / -  /57 Sim. 1 ■Плита П70$ 6 73

■ Опальнее элементе/
J <Ю7 - 0 3 -  S I7 .9 l - t T . l J - S Решетка НК - 5“ / но
* _ труда у р г  г  оо

Гост SSeS-SS / ш
М а т е р и а л * /

еру* i s  fa re s?? -tf_  
Угол ok SO *SO*S

JA f.Si| М___

Гост 8SQ9- 8€ 4г 5.77 м

У/ХН'»/>Л//?__fltocjpp
Соллеч
(ййЛм

$Аауе*<л
«[£</?*<?_
Ковалев
fafiCQ/wG?
bjy/fOfo

a s z
c - S .

A»</.

407-03-617.91-К C
У Ь т а н о Г о ч н ы е  ч е р т е ж и  т о а н с р о р м а т о р о в H Q * 8

н о в о й  н о о и о о О к а ц и и  _________ ____________

у ю д и А  J Iu c f n Y J la a n o i .

Схема расположения 
элементовмаслоприемникс и
______ мл- з________

РП SO
:Е83ЯПЭНЕРГ0С£ТЫ№£Х1 

Ленинград 'Ja
fcJ

its
d/’

yt
sin

ua
, х

дЬ
л2

£к
м.

 е/
>Ш

iW
m

-t
j | 

I 
I __

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__
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__

_
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__

__
__
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__

__
__
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Лг
и I

nn
 г

3 4

1-1

П а р м а ,
поз. О б о з н а ч е н и е Н а  и м е н а  Г а н о  * Кол.

П а с с а  
со. к г

П р и м е 
чание

1 b o j - o s - s n s t - e c u - e и з д е л и е . А ” ~3 г И
г Н С .и -  3 -- я-- Я н - 4 г _LL_
3 К С  и - 4 --'-- . _ 2 M - S |4 txs

4 K C . U - & --.--- А П - 7 г 6  €
S к с . и - С --.---  А Н - 6 г г г

" --'!

э - г 1. З азо р ы  меэкду ко т кам и и  у п о р а м и  з а к л и н и /т  
/ш ст  о Sou с т а т а

с»: Размет/су отверстии б рельсе при установке 
марон АП-4 и An-S произвести по мосту.
При не& им оЖ ност и прас& рлит &  о т р а с т а л  
р а зр е ш а е т е л  данны е м арки приберите ебзрм т  
ш & м  по Рост s e e k - S O * - n t -  AS.

&Ч.ЗЯ9Ш 3.J4

407-03-617.91-КС
Установочные чертежи тронсфорпа/гхров /10*8 новой модификацииШотд-М.шлр.Ш__Шслцу Гл- спей. МнжЛр».

ВопатН-сейш—
КоГаЛСГ.̂KupcOHO&LdUJyHO&L

119/<19/ СгладилJfocm\ Листов
Гкрзг.11911/SI РП S1 I11.9/ Устройства для создания уклона трансформаторовСЕШЮЖРГОСЕТЬПРси 7 Ленинград ------------------------
-г:. 1Ш

г  8 2 0 - 0 2
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У с т а н о в о ч н ы е  ч е р т е ж и  т р а н с с р с р н а т о о о б  « с * з  
н о в о й  н о б и а э и к а а и иНсм.отд

Н .ш т р ,
run

Р о н е н с ш W tr\.. н з /
С а и ю к 1 Ш Стихия Л и ст Л и ст о в
Л я р * е 1(.9{

Р П в гг и п с ™ .
Г М П ? ^ .

K o f a / i e S ' Н 9 (
К и р с а н о в а

/ Ч г
1 U ! Н о с л о п р и е н н и к и

У з м / I . . . E
с ш в п о н е р т с е  76 п р о  i  к  t 

Л е н и н г р а д
Л и з и н  о б а 1 Ш

г в г о -о г
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1. В с е  р а б о т ы  по с о о р у ж е н и ю  

ф у н д а м е н т о в  п р о и з в о д и т ь  

6 соответствии с требова

ния пи СНиПУ 05.06*65, 

3.0201 -8? и з.оз (н-8?
2. Под л о д о ш б о й  п о д н о ж  н и -  

но в  выполнить т щ а т е л ь н о  

с п л а н и р о в а н н у ю  п е с ч а н о -  

щ е б е н о ч н у ю  п о д г о т о в к у  

т о л щ и н о й  1 0 0  п т

3. Обратную засыпку грунта 
производить слоями не 
более 300 пт с тщатель
ны п  уплотнением.

Спецификация и Dгеле расположения анкерного устройства Я2+, Л 22
Парна

поз. Обозначение Наименование
Нол-Ьо Поссо

ед.кг
Приме
чаниеЛ-21 я г г

Железобетонные элементы 1 у -

1 УМ07.1ЧЧЧ вьт.О Фцпдопент Ф 1,5-1-2 г - т о 0.67 М

То же Фундамент Ф 1.9-1,5-2 - г т о 0.79 м*
—— ’—Г

г 3 407.9 4  5в Ьып.1 Ригель Р Ф  1.5 г г 200 0.0вт
|

Стальные $лементы
3 407-03-617 91 -HCU-9 1Ьвелие П Р  - г ч 1 / 6В.8

4 - ю " П Р  - г в 1 / з!и
5 -// ч  п р - г ь 1 1 3 4 .7

6 З.Ш .Э - т  8ып.1 Деталь Д ’ 1Ь 4 4 4 3

4D7-D3-G17.31-KC
Иоч отд. 
Ннснтр-

^—> Установочные чертежи трансформаторов НОнб 
новой модификацииP o n t H C K U U 1 / - 9 I

Соцюн
Лурье

Г—— !/.<>( Стадия Лист ЛистоВ
Г У П Л - 9 ! РП 53run стр. 

Га .спец 
Uhw3m

Ковалев М(
Кирсанова №'4' / 1 . 9 / С/епа расположения

Элементов он мерного 
устройства А21 ,А22

сттнЕргосегьпрот
Ленинград

Лиауновв И.91

Л -23 Л - 2 4

Сп. примем.

i:

4 . J U

V

Ч 2

С п . п р и п е у .
к*. овооГ\- &-  Г 1

/  оУ J7

V

ОО

/

П о р н о ,

поз. О б о з н а ч е н и е Наименование
Мол-во П о с с о

ед.кг
Приме
чание

Л -2 3 Л -2 4

Ж е л е ъ о б е т о н н ы е элементы

1 3 .4 0 7 .9  - т  Вью.2 « о »  сз5  в-< 1 1 2400 С.ЗС V

г 3 . 4 0 7 . 9 - т  выл. / Ригель Р Ф 3 .0 f г 500 0.2 м  3

С тальны е элементы

3 3.407. 9 - /5 6  выл / И р е п с м н ы й  э л е м е н т  Д - 16 1 г И .5

а То же Те ж е  Д ’ М 2 4 4 .3

V

Узе/» ‘ установки /омута Зля крепления полиспаста 

сп- серию 3.407.1 т146.1 -0?о

Гип стр. 
Гл̂ спе̂  
Ьмм.Зн

Ротнгицц
С о и ю н

Л у он
Ковалев 
Кипсонобо 
Логунове

&
Э :

и»->ч

//.//
//.?/
П.9{
и.91
U-31
m i

M 9 D I Х 3 б

407-03-Б17.91-КС
J/станобочные чертежи трансформаторов ИОнЬ 
____  новей Нодисриисции

Схема р а с п о л о ж е н и я  
Элементов он мерного 
устройство А '2 3 .  Л - 2 4

Стадия
РП

Лист
54

Лиаг.с;

ШЗЛПЗНЕРГОСЕГЬПРОТНГ
Ленинград

е в г о - о г
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А
Н 0-71Q-1;0-!lG-P

С пец иф икац ий  стальных элемент ов опар О - 770- /  ‘ О - П О -г
Парка,

0С1-
Обозначение НаипеноПание Кол. Мааса

ед*г
При п е
чень с/ г

Cdopo чнь /а ед и н и ц ы

з г *
/

Ь а -о ь б п л -к с .и -го издел ие  /V - 79 7 I

4 7 * м -го - 1 зг.7

г ЗМ17.9-/53.7 - кем -o n -Of 713-8S 7 7 8 $

3 ‘W l-O i-m .S i-K I.U -Z  \ *  п з -г г / 7 t О.к

к tf07‘ 03-Cf7.ShKCM-/S * М-7 7 7 г о

— ~ -------
Д е т а л и

S Уголок 7S*7S*6
ыерп и\1*г?Гост ё$0$- М  0 * d S O г г 7.7

г / - /

ts o

/ .  Р а ш п е р ы  о  о т м е т к и , у к а з а н и е /е  С  с к и д к а х ,  
относятся к  опоре О -/1 0 -2 .

О, Типь/ з а к р е п л е н и я  опор 6  г р у н т е  см. л и ст  P C -

CS. .

*L*9.!iOfL
run

Pq&SHS&M ^(>1 и ж
Сои н: к - U3I

из/Ли оке
ТЬпспр
С/ш еч^
UttHtJ&c*

Г

Гс&псё... * 
роосансТТа M i l

И 31 
1131

ЛдщнрРа
у HJL

С п о т р е т 6 И м еет е с  Р а с т о м  К'С-О 'З
________________ Ь . М №  ч  Л

407-03-Б17.91-КС
Устаноёочные чертенги трансформаторов

СУналС/Ъссл a iu'^ajsn/)u;T) ant 
ЗОН-ПОп-н УХЛ! с p a  i p  X Сноха п и  
P3C-JS+ ?$С-1$а/н; Ркг)М+Р6П-М 

З а р и о н гп  1

ОтюЗиХ Лист Лиспе*
Рл SS

О сеп а  р а с п о л о ж е н и я  
эл ем ен т о всп о р и  Q -tlO -7 ,

о -п о -г _______________

г 8 г о - о &

:шяпэнсртс£тьптм
Ленинград

f
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0-110-3; 0-110-4

Oca ст о й ко

\

С п е ц и ф и ка ц и я  ст альных элем ент ов опар О - 1 1 0 -3 ; О - П О - 4
Парко,поз. Обозначение Наименование Кол Пасс о 

едко
Про̂е - 
чание3 4

* Сборочные еббницбр *
/ Ш-03-б17.91-КС.и-го изделие М -19 /

1X./
П1
1*L0.4'
—-г/ То Ясе м-ЯО

г 3A07.S-/SS. 7-XCM-0IB-0I—дг— МЭ-86
3 407-03- 497.39- KC1.U-P —,- пз-ггз 1;
у 407-03-617.91- KC.i/- 1S —*- n.j 1/ г4 1

Детали
г_г__S ГОСТ 8S09- 86 Уголок 7S*7$*6 с-гso 17Y?pmc*C<?

— f—

1• Р азм ерь/ и  о т м е т к и , у к а з а н н ы е  £  с к о б ка х , 
от носят ся к  опоре 0 -1 1 0 -4 .

«*• Типы за кр е п л е н и я  опор О  гр ун т е см. лист  К С -С 4 -

Смотреть Спеет е с  л и с т о м  К С  - 6 3
ш ______________________ & Ж .Ы Ш  л  38

Ш - П З - Б 1 7 . 9 1 - К С

-■Л У с т а н о ь о  ч н ь  t e  ч е р т е  Н с  и  т р а н с ф о р м а т о р  о  Я  
П О  к  в  н о в е й  м о д и ф и к а ц и иНач, т д  

tL e s H /n fi
c m ______

tb fL a n p .
f / t p n f i i i ,
и д # 3 к а »

Р о п в н с к и О  ( L h / \ I t . 91
С о ц к ж Z Z Z p C 11.91 С д н о л о л ю * -ь ы й  } с л & п л и т * л б

5 О Н - П О *  * '  У Х  Л  и  р т ? Л о н и * а м и  
р $ с - 3 $ + р } с - > s  и л и  P 6 n -3 S + P 6 O -2 0

Я г о и е н т  3

С /лаО иА  Л и с т Л и с т '?  С
Л у р ь е 2 % Г ~ " 1(9 !

Р П  s sK o f a / i c £
KvpcqHQCcL
/!и 1 у н а £ < * _

7 5 7 ~ T // 9/
- l i J T С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  

Э л е м е н т а  в  o n  о р б  /

о - п о  -  з ;  о  -  п о  -  4

С Е & г л м ч Е Р г о а  т ь п р о с  к  i  
Л е н и н г р а д

ИЛ1

г  8 г о 02-
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( Зля, фунЭопентоВ типа ff f l  под т р - р )

1. Голову болта и прилегающую 

и еолобне бо/ima шайбу покрыть
ЛОНОМ ПФЧ70 ГОСТ 1590?-™* до 
установки нории С вшполу. 

г. После I/становий нории 0 4
отверстия залить ценентнын

-гз раствором нории 100, обеспечив

1 проектное расстояние нежЭу
•Э. болтами.
аЕ
£
53с

г* э

CZ

1
си

с
V

е«»
X О*сиlO Йх 32S0i J .if l

Спецификация к схеме расположены* элепентов опоры Q-110-6
Парка,

ПОЪ. Обозначение Наиненование И о л .
Пасса 
ед и г

'U

Желе зобетонные элепенты
1 5.407.1- ЮГ вып.1 Шпала ШГ-2? 4 5/0 0.20 Ъп*

Стольные элененты
2 гост ? т - п Рельс Р90 С*гзоо * //8 .7
3 3.40?. 1 - /4 8 .2  - 011 Парка И-2 8 4.2
4 3.40?./ - /48.2 • 010 Парка И*/ 16 1.0

5 3.40?./ -/48. г  -OOS Порно С -4  . 16 1.2

407-03-617.91-КС
! Установочные, чертежи т р а н с ф о р м а т о р о в  НОнд 
\  н а в о й  м о д и ф и к а ц и иНач.омЗ. Роменсмий < £ Г о ~ л //.9/

Н к о н /л д Ccwck г ^ г //.9/ Групповое охл ая|дающее
у с т р о й с т в о  ( Г у У )

Стадия Аист Л и с т о в

ГОЛ Лурье ? # = ; //.?/ РП 58
ПЛТ стр. 
Глслец

И о В о л гВ  *
Н иосонойо-* />*Я т Сдгето р а с п о л о ж е н и я  

э л е м е н т о в  о п о р ы  О-//0-6 сЕШпэнЕРгоссттнт
Л е н и н г р а д

О н ж З и . Л и зи м о В о пМ
/

г в г о - о г
У
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,3.0/4

ГЖ е м  j
V * т х

1гео Lпо г

906 ю$

>.ЛЛ7

Норка,
лоз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.,кг

Приме
чание

СбЬрочные единицы
< W 7 .9 - <55.7-KCU-OI8-D9 изделие мэ-9ь 1 J J L .
г 4N i ч> i V <r *>> То ж е  м-1 1 59.4 '

ъ To ж е  -/3 п И  45 1 7.1
4 и - « и М -8 1 щ?
5 и -74 • М -9 1 6.7

Лет али.
В. ГОСТ 8509-86 ЧгОЛОК 75*73*6 8-350 г <?г4 безчертежа

TZf/и / закреплений опоры В грунте
см л. tfr -rt.

£V. Вместе о л. КС-$Ъ

U07- 03-Б17.91-КС
Установочные чертежи тпанагорматороВ МО кВ 
_______ ногой м о д и ф и кац и и ,____ _

Разрядник P3C-35, шкаср 
зажиноВ ш  з в и  шкснр 

дутья ШД-2______
Схема располож ения  
элемент ов опоры 

0-440-7

,1ucm gg'

С£ВШЭН£РЮС£ППРО£К Г 
Ленинград

«VI

I
4

Q -W -& i - i
f t p  T9S ‘

/05 т

ц

х р £ -  J i 9 0

— - S t -  o - o o o
4 s

_ w |

1

[  J O S

4

8 9 89
,  ^ j . ^

0.4$$
0Л90

g— >

90S Ю 5

3 * |  j2 - ssc>

rOCrSlSi-iO-Hi-iS
С'тоина
СЗар

ГГСГ$?£Н
не

Марка, 
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса\сд.,нг.

Пои* '■ • 
дани?

СбОрачмые единицы
1 W -0 5 -6 /7 .9 /-X C M -U издел ие М - 4- 1 44.5
8 -е е М -3 / ' /4.4

Д е т а л и .
5 ШОТ 8 5 0 9 -8 6 Уголок 75*75*6 8*350 г 8.4 уГ~?Х?7

Яач.отд,

Типы закреплений опоры В грунте см. л. нс-04.

Гм. Вместе с л. К С -63. 
__________________________________  йх. М 9 0 1  а.ЦО

Роменскии
Сашч-
Лурье.

Икон то.
run
Tu{icmp]Kogcp?i.
1 Ш ! У и
u*mJK

Кирсанова  
Рилуной .

ш
W Z L

<LfJL
’Л .

4fD7-03-B17.91-КС
Установочные честсжи трансфертатороВ //Ох/Г 
________ I ндьОи модификации
Шкаср & ж и м а  6 шзд 
шкаср ШДОГ- НДЦ

Схема р асп о л о ж ен и я . 
элем ем т о8 опоры ______ о. мо- 8 -

С'У'гсир Лист Листу}
р п 6 0

сазлтсргосеипеотт
/ llHUMtBOlf

г * г о - о г
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Спецификация к  схеме расположения стольных элементов на опоре 0-110-9
Марко,

поэ Обозначение Наименование Кол
Масса
еджг.

Примеча
ние

Сборочные единицы
1 3.407.9-153.7-КСИ-

-018 -009 Изделие МЭ- 94 1 9,8
2 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КСЛ-12 Изделие М-1 1 59,1
3 -2 2 Изделие М -3 1 14,4
4 -14 Изделие М - 4 1 14,3

Летали
5 ГОСТ 8 5 0 9 -8 6 Уголок 75x75x6 1*350 2 2.4

*

407-03-617.91-КС
. Установочные чертежи трансформаторов 110 кВ 

новой модификацииНачттд,_ 
■ Нжрнтр.
run__ _
CililfiPEL. 
towp.___
ИчЖ.ПГ.

ewsHmUil
KuOo/tcO,

1Z 9L
12.91
12.91
12.91

разрядник PBC-3S. шкаф зажимов Ш 38  
и шкаф ШАОТЧЩЦ

Стадия Лист ЛистоО
Лурье \____
КиШед <Щг РП 61
Кирсанова___
КОАИНЬкр щ t 2 £ L

1 2 .9 1

Схема расположения злементоВ 
опары 0 - 1 1 0 - 9

СЕВЭАПЭНЕРГОСЕГЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

Формат А З

Ин
В.

 N
 по

дл
, 

По
дп

ис
ь 

и 
Sa

na
 

В
эа

и 
ин

й, 
N
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!32
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1-1

Спецификация к  схеме расположения стальных элементов на узел
Марка, 

поэ. Обозначение Наименование Кол
Масса
еджг.

Примечи
ние

Сборочнь е единицы
3.407.9-153.7-КСИ-

1 -018 -009 Изделие М Э -94 9j8
2 4 0 7 -0 3 -6 17.91-КС.И-14 Изделие М -4 1 14,3
3 -22 Изделие М - 3 1 14,4

Начмтф РсменскиО 12.91
Нхонтр.
ГИЛ

КаВалеВ / f > & $ 12.91
Лирье l ■ ф г , 12.91

r m ^ L .
Начжр.

КсбалеВ 12.91
Кирсанова 12.91

Инх. 1 к. Колинько u J l ' 12.91
,

А к Ж Ш  а У

407-03-617.91-КС
УсЛаноВочные чертежи трансформаторов 110 ко  1 

навой модификации I

Узел уатюнойки шкафоО Ш 38 и 
ШАОТ-НДЦ но опойке шинного поста

рп 6 2
/kjanofl

с е в з а п з н е р г о с е  т ь п р о р г  т  i

Санкт-Петердург

2 8 2 0 - 0 2 Формат А З
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JJ •. US о б о й  S -  u j ст оек, уст анобпенны х

u s  о п о е к  с  л о д н с ж н и к а м и  €  с б ер л ен ь /е  ко т п о б а н о /

Опора
Н аим енобани е

устанобпибаемого
электротехнических
оборудования 1

Сборные Нсепеу/бетонные элемент и Тип
}акрсппсн’л

дпл
типа Оожа 
грунт*

Отметка
берха

стойки,
сбои

Злубина
Заделки

Л
8  мм

Приме -  
у аниеМарко

м ом ент а

Кож
на

реп

Масса
эл-тс

КГ

С бьем / л ^
Одного
Sfi-mo всего

O 'ttO -t.
о- п о -г  
а -п о '5 
о -п о -4

Однополюсный 
Заземлит ель 
Зон-1 /о м -Т у х л ! 
с розулЗл а  н а  п и  
psC'Ss* npc'/s ш</ 
Рбп '35 * Рьп-го

Я C H 6S -J9 1 7SQ о,з 0 3 С 3.300 Ззоо

6 fo n s e o M / S7S орз 0.3S л 3.300
ЯР 9 ,8 1 300 0.13 го ю

6 СОН S 3 ' 3 8 t S7S орз 0.33 К - PSD-л з.зоо /9 0 0

O -lfO -S  
0 4 1 0 ' 7 
О'110'S

Р азря д ник  

РвС  • 5 5

я CHS?-
/

7S0 0,3 0.3 С * ,8 5 0 36SO

б СОН S 3 '3$  
Ф 3 8

575 о.гъ
д /г O.JS П

3 .8  SO
/ 3Q0 39  SO

в со н  S 3 '3 9 Л _ C IS о(гз 0,33 K -4S 0 '/? 3 ,8SO 33 S 0

40 7-03-Б 17.91-КС
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Рл спец
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и Л Р П S 3
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Опоры 0 4 1 0 - 1  0 -  П 0 - $ .г 9  
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бетонных элемент е?
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Т и п  С Т и л  Л . Т и л  К -  4 $ 0 -Г 7

Т и л  К -  6  SO - Л  Т о л к - 6  S O - 6 Т а л * - 4 S O -S

/. П редельное от кл о нени е ст оек допускает ся: по  бф т ияали ?  /$м м ,по горизонт а
л и  бЗО пм ил и и х  н а кл о н  н а д  п о б е р хн о ст б ю  з е м л и  н е  д о л е е  /О м м  н а  
/я  длины , р азб о р о т  с т о е к  н а  y e o j/i^ S ?

3 . З начения за г л у б л е н и и  ст о ек и  сбЬО„ h  0п р и б ед ен б / о 0 7Ьдлице б а р  и о н  т о  б  
Ж е л е з  обст ойн6 /х  э л е м е н т о б  опор п о д  о б ор у до  б о н  и  с ?

Д л я  т и п а  С
Сбои погруж ат ь мет одом б ибр обдаб либания с  предварит ельны м  дур ени ем  
л и д е р а  диам ет ром  /Ю п м . /7 > у б и н а  н ап р аб о Я ю щ ей  скб аЖ и ны  д о л ж н а  
быть н о  700м м  бЬ/ш е о с т р и л  сб ои .

Д л я  т и п е  П  ,
С т р й ки  СОН зад р л ат б  б  Ж е л е з о б е т о н н ы й  n o ti/o tiC H U K  < Р 8 8  б ет о н о м  
к л а с с а  8  IS  н а  м е л к о м  з а п о л н и т е л е .,

Д л я  т и п а  К
Х о т л о б а н ы  сберлит ь н о 3 0 0 м м  н и ж е  подош б ы  с т о е к  и  п р ед усм о т р ел * 

п о л н ую  б ы е м ку  г р у н т а  п о р у ш е н н о й  с т р у к т у р ы .
С т о й к и  СО Н у с т о н о б и т б  б  с б е р л е н ь /е  к о г р л о б а н ь / н а  по д уш ки  из щ ебня  

т о л щ и н о й  3 0 0 м м . D o s y x u  м е ж д у  с т о и к а м и  и  с т е н к а м и  колол о б а  -  
н о б  з а п о л н и т ь :

для 6 -4 S C -/7  и К - 6 SO -Л -  к р у п н о з е р н и с т ы м  п е с к о м  с  т щ а т е л ь н ы м  
уп л о т н ен и ем ^  д л я  К * 1/ S O -о и  к -  6 S 0 -6  -  б е т о н о м  к л а с с а  8  7 ,S  б  
р а с п о р .

&H 3Z90J. j.t,&

4 0 7 - 0 3 - 6 1 7 . 9 1 - К С/

УстаноСочные чертежи mpoHcqoopnamopo6 
ПО кВ побей модификацииЧду.лпЗ

Н.Ш1ГР
Я/У2_
Пиастр
ТИШЧ:
1/нЖЗт

^омечехий 4*)(М ft. 9/
Cot/tox H.‘H

РЛ £9Лурье . y fer 141

КррсучРбя.
йтумяЗк

К.?(
M v ^ 14!

ИЛ
Типы закреплении опор 
под оборудобание б  

грунт  е
СШЙПШРГОСПЪПРСН. Г 

Ленинград

2  8 2 0 - с г
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Д

л*
£о

п2

(повернуто)

, Парна Поъ. Наименование Кол
Пасса

сд,иг
гь
ЛТГ

/
Усолон 75*75/6

Т 4,/
ГОСТ 8509*66 £-600

л У голой 75» 75* б 4 * / Iс
ГОСТ 6509 -66 £«600 I

I
Уголок 75/75*6

m
I
I

ПР-1
0

Г0СГ6509 "66 £ -« 0
ч

I

4
Крус /б ГОСТ 6590*63

0.60
!

£■*30
2

5 Гоимо Л<6.5 ГОСТ 5Э*^'Т0^ Ч
б Шайба Тб ГОСТ 1П71-П* 4

пруЦ У  3.6 сп ПРЧ
п р -г

Р
Круг те гостгззо'дв

0,6 5
ТЪЬ

t * m 4

по. 4,г,у.5.бсп . п р -т

П Р О Ь
НрчгТб гостгьзо-м

0,69
ТУ?

Ьь?о
4

---------------,

Парна
i------------- -

0
п т '

■ 8
п п 3 3

с
MW

о»
. пго

Я * 
п т

ПРЧ 17Т Тбб W 300 1 *30 _ б 0 0
п р -г тъ? тьг 17? 300 *00 600
п р -у ТЧ2 о? тог зоо . 370 боп

Ib x .M S C l Л.Ш-

4 0 7 - 0 3 - Б П 9 1 - К С . И - 1

НттЭ._ 
К Мнтр̂
гипетр
Гл спщ_ 
Цну.Ыот.

о
l/зделие

ПР-1...ПР-)

Cm один Пс-го Напито 5
Рэиенсмий '///л f/.9f

РП
СМ.
тс̂ л.

(МоТЗ----,
flapfOHOy<}"'_
Ко/шньно

Ж .

^>w-
/У.91
Я 7/ Лит } ЛпсггаЗ /
ffW сшлгпнтргосегьпросиг

Ленинград
. ж "У / '

г а г о ^ г



Й М -Ъ

J______ т о

C D

yo

га11. I
i •>!<0

IHfij
s q  ..

Н а ч а т а

Щ с ~ ~
Г л .с п ц .
Um p c .Sk .

Р о н г н ш й 11.91
СЦш СК 11.91
« c f a i c t  , * r 7 Z 11.91
K u c ra s e  2 а  
P a s  1 ' У * * т

11.91
1191

4-£7 7 -03-Б17.91-КСИ-2
СтадийНассо Пасштад

’ изделие ЛМ-s РП up /•/О

Лист Листа 8 (

ПолосоЗЛОСТ103-78* СШАШРЮС1ШР0Ш
Ленинград

Копир Малье Формат: At

*Vj

I
I

Я М - 5

►1" \ --------- f  -

*1 - " ~v

Наименее Кол.

< УвягрхЯОЛО*? Г О С Тgstg. ss Р
е*гго г./кг ■. С

1
г ВалтШб* 80 ГОСТJ7 98-70* г .

J L rauKQHf$JVCT59t5- 7р*__ г
4 ШаШ № ГОСТ Н374‘78* г

Все отверстия Ф/7,&нм.

Начата Гйнснекий 'jv y 11-91
К контр 
ЪЛ1С1Г1р4
Шпец.
Uнус.2 к

Со а/эк С/-+~7 1191
xaianei 1191
KupcOHpid
ftOHKpamula

МЛ - 119'
И91

4-07-03-Б17.31-КС.И-4
и з д е л и е  Д М * 5

Стадих Пасса Насштаэ

РП 4.6 / 7 0

/~'Ст \Л*С~Г? 1
CZS3AV Ч1*КС£ ППРСеХТ

Ленинград {

КопирЛольс Формат: A t

МК-5

I

Поз. Н а и м е н о в а н и е

1
Кол.

/ Уго/юкВ$*$Ъ%5,ГОСГ8509- 80 4
( •  ieOQ S.Sxr

В Круг го  w c T is ? o -S 8 В /
( • м о  г . г * г

Уамп^ 
И.коитр: 
Г У О с тр.
(£сл?м,
Инж)ха*

роменскии
Ссггск__
Л _ . ■*
&pcp*oJ<L.
Коынько

f f t r
С<*-\
- ш

11.91
11.91
11.91
11.91
11.91

6 к  3Z901 J  ^

4-07-03- Б17.91-КСИ-5

изделие МК-5
Стадш Нассо Носштс$

РП НО 1У0

Л и с т Листов 1
Шзяпжргоа ппроек г

Ленинград
г я г с - о г



«V»»
ЯМ-В у ЯН- 7

Г0СТ5264 -80-Т З -й Ц _
г_”......... l i t  ~

»  h ;

рельса

ч
I f l f .
ъ£
•8
3 \ а

&

Мирно

ЯМ-6

т с г б я ш ± ± £ б

Марка
а

НМ

ЯМ-6 75

ЯН-1 55

ям-7

Поз. Наименование

Ш $ш ср (О ГОСТ 8240-89
8-220

Уголок 75* 7 5 *6
ГОСТ 85Q9-88
Лист /О ГОСТ 19903-74»
S c 2/0 *70
Л и с т  /О  ГОСТ/990Ъ -74 *  
S  9 /00 к 7Q

5олт М16*55Г0СП798-70*
Гайка НГ6.5 ГУСГ59/5-70»
Шайба Гб ГОСТ 1/37/- 78*
Поз. 13,4, S.S, 7 см. ЯМ-6
Уголок 7 5 *5 0 *8
гост 8510-88 8-зго

Кол.

1 - * g  - I

8  ctr отберстия р 17.6мм.

Л >

1.9

Гб

И

0.S

M s

Масса 
нар ли, 

кг

7.г

6.7

шяш
Иая.отдftimmiL ЙДДЩБ1

407-03-Б17.91-КС.И-Б

Нконтр
й(ГШЛР. 
Шл.тч 
Цнж./хап

Шс/ле! Т  
Кирсанова 1 
КолиныW

l/ъ белые ЯМ-6, ян- 7

Стадия Касса Масштаб

РП
Сн.

табл. Г/0
Лист Листов 1
сгтпэнергосг тбпткт 

Ленинград in
 t М

*г2
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(. К

* 
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_
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_
_
_
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Ял
ьо
ом

r\j

м р ./ ъ

Поз, Наименование
[

Кол!

4 Уголск '7S*is*6
ч

1
Г0СГ8509-86. е*600 4.1кг

г Полоса 0*68 ГОСТ 103-70 * 3
e*68j ___ _ 054 кг

Все omtepemuя 9 <7мм

ГЁилто 
HjCQHCPi 
ГиПстр 
[Алией, 
Uяке. £  к

Rl.»ViQXUU. 
Сайт к

11.91
/1.91

KcfaneL—
Кирсанов
Слалрдшк

1191
-

Тл ф ±
1191
Н91

А-П7-03-Б17.31-КС.И-7
и з д е л и е  H P - 7 3

Стал* масса Масштаб'

РП < 5 710
Лист

ССШПЭНСРГОСВ ТЬПРОСХ 7 
Ленинград

Копир, Лол* с Фарчат; А 4

мр-гъ
Поз. Наименование Кал.

1 ШВеллер ГО ПОСТ 824 0-89 
е*600 5,2кг

Г

г Полоса 6*40 гост Ю ъ- 76 * ъ
£-37 . 0.16 кг

f

Все отверстия <р Пны.

П о у £

*0

/ь » :з г м  .1 м

407-03-Б17.91-КС.И-8
и з д е л и е  М Р -25

8maiuy Масса Мааиг.лЬ

Р П 5 J Ы С
Лист ЛистпК 1
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-̂----- -- —— < "-VS----. ).,----v.—_ . __i---- ----< • ...

60 его 990 _ . его
2240

ST
a t £

в се  отверстия <р29нм

Н а ч а т а Р о и е н с к и и <ч!Лх 11-91
И. Конт р
С Ш с т г я
Г л .спеи

Q o u a js И. 91
К с £ з р е $  _
K u p c H H c ia .

11.91
? / /Я А ~ 1191

U ю с J a n Ко линь ко ■ ' i  . i  • ' 1191

407-03-Б17.31-КС.И-1П
изделие МР-25

Швеллер 16 Г0СГ82(0-89

Стадия М а с с а  М ссш т аа

РП 31,Ь
шст Лиспе,

с с &з а п ж р г о с в  т ь п р с с к  т 

Ленинград

Ф о р и а т :  Я 4

МР-гб

i  Г
ео M L jr i< L _

22 i  О
его .во

В со omiepemi/я  <р?9мм.

Ш м М Рры енскт Н А П ИЗ!
И.контр
£ Ш т \
Гл.ст Ц'
Ы 'ГшЛш

__ и л
K a f a w L j : и .л
К и р с а н о в и л
\0линь ко /  • ■* //. 91

11

h j & m  4 М

407-03-Б17.91-КС.И-11
и з д е л и е  М Р -2 Б

Стадия Масса MacwnaS

РП 3^.7

Лист Листа к 1

Угот  125*12̂ 8 r o m m - z s н в ж ж р г о с т  прс[,<7
Ленинград

< ? с ? г о  -  0 2
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 г м - А  м - 3 , м - / £
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Парра /Ш Наименование Род, РмУССО’
АГ

М - 2 -
UJ0£/wepJ!zJ&TJMJL-8t- 
> С*  Ойд: 4. Окт 1 4,2

M-1S -
W Pm cp ю-гост т о - 7$
С* У00 Ь.Зг.г / 4,9

Обозначение Парка
С£

мм
£

мм
с

мм
6L

мм
м -г оз гз го еоо
M-/S 73 73 os 700

Все om&spcmuA <й /<?пп

__̂| t* 1 >-
Г--ГГ-Г

‘ _у
Нач.отд 
% JtO HЩ ГЬп сто

fjQMJSНС&& 
ОасцйР U k c i c ^ 119 /

1 И <
7 & £ g M J L - . { ( Ц

Гл-cnsu.
'Л л н ,0 £

tu fiC O R P & L
7ешрдх1е&

Ш ф -
Л Ю - ,,

ш _
и м

W7- ОЗгБ 17.Э1-КС.И-13
Sr&$uAnacc& Косин?*

изд ел и е п - г ;
П - / €

РЛ 7 W

Лист_____Лосгп>\?1_
сшйпмрюстппогкт

> ' , Ленинград

Формат Л4

П -  4 , ,п ^ в : П - 9

W l6K0U?A£J3^A‘-6

/bcTS0Sk-80- H I- А 6

Пор*#

М-4
n - G

а
мм
ISO
700

£
мм

»
SO

с
мм
796
390

2
мм

/600
/год

м -9 so £70 390 7/0

П ар м а Поз. Наин?ено£ан ие Кал,
П асса

кг

м - 4
1

Полоса 6* 80-И ст /03 *76* г
/4 ,5

Ох.80: 0,3 кг

е Шделлер 10-Гост 8090 - 89 /епеоо; ц у к г

п - е
1

см. мар му М - 4 г
10.9

3
Швеллер /0' Гост 8040-89

1е - коо; ю.зкг

М -9
/ См. марки М-4 о \

6,74 ш£еллер/0 Гост.8040-$0
t£ ‘ 710 6, h r

Г)озЛ
%'x5aZ90U j . h¥

407-ПЗ-Б17.91-КС.И-14-
Щ д е л и е  Н * * 

п  6, м - 9

ОпедиЖмасссмMcfcwrrxn/

Pri
CM. -

табл. f ' ! 0
Л /rm JJiKmoP i
СШЛПМРРОСЕТЬПРСЕК Г 

. Ленинград

' ' : & 8 % О г О £
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Лоз Наипсно8ание Кол

{
Уголен 50i50‘ 5-rocre$03'5^ 1
M o o ;  /. sl«r

г Полоса 6 ??0-ГОСТ т-7б*П <
£■/55; ft 5 мг

b e e отверстия <p {Inn.

4 0 7 -0 3 -Б 1 7 3 Т -К С .И -1 5

Цэделие СП'?

ГтеЭия Пасса Масштаб
- V

РП 2.0 н оKov_pm3_ 
Н hOhmp̂  
run errp 
Гл спец

Рспенспий . у / ч

Сп'цюч
/ ic S o re S / /  J / Л и т  JvrrnoS 1
/1и Ргокс8о >4: //.!*/ ссьтэнергокгьпРОЕнт

Ленинград
UhmSh Лсннрагм’ва //.#

Форпат ЯН Формат ЯЧ

П - 1 6
з$ «

н ь

<f-(______ ___________ ____, , _________
1 ~  

ого

З э

.го

П Т ЗЕ
Dmtepcmu* f t t . f n n .

с'-*'-'-,
Ноц.отЭ
Ннонтр. 
Гип сгпр 
Го. спей 
Цнх.{исгп

Рояенсиии — , U.9/
Соцкж /1.9/
Коболгб 4 .9 /
КиясаноЗа п'9/
Нопиньно 4 .9 /

,

& Х .З Л Ш  л и

4 D 7-05-617.91-КС. И-18
Ц ь д е л и е  П Ч б

Швеллер 16 гостб&М'бЯ

Стадия Нассо Нагштпа |

РЛ
Л и с т

16.7 1 1 0

____________ Листай {
сеыяпэнергосегьпроекг

Ленинград

Копир. ConJ^
2 $ г о - о 2 Форпот ЯН



1Z
29

3 т
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г

с\л
Г
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ю
5

I
S
Л
3

И  -  / И ,  / 1  - * / 6

^ побернугпо)

Поъ. 4 :9
г*и  5*

П а р н а Поъ. Н аим енование Иол. ' ед мг

П - 1 ?

1 UtotiQK 75 *78 *5 Гос Г aooj Йб 

£•600
/ к.1

г Го же £>■№ ( 4.1

3 » t - I M Ч 1,01

4 Круг 16 'ГОСТ 2590 -68 г 0.81
t *5 1 0

5 Гсино РИ6.6 - ГОСТ 5 9 1 6 -7 0 * к О.ОЪЗ

6 Шайба 16-Г0С1 11571-78* к ООН

(4 -1 8

? УгОЛОИ 75x75*6 Г О С Т  8509-86  
С9 560 < Л9

в То ж е  б» 560 1 3.9

9 К р у г (6 -ГОСТ as90 - 88
г 0.74

£-470

5 лоэ. Д 5,6 сп П -1 ? —

бее отверстия $ 19 пп

4!

■

Н о ч а м ) P o n C H C H U U ж  • Н-91
Н н о н т р

run стр
Гя епец 
ЦнжТнат

Соцкж СЖ ) П.9± 
И. 9!ИоВпяев

НирсомоВо 
Иолиньно

м л  • - П .9/
;  ,гт■ :Л - И в!

Иосса
кг

У36

\

Парна
0

пп
8

МП
с

пп
SL

, П П

п ч ? г и 910 600

п ч ъ 191 а и 470 560
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Типовые материалы для проектирования 407-03-617.91
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