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РУКОВОДИМ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

других объектах газовой промыга-

РД 51-0153623-06-95  
Взамен РД 51-123-Ь7

ШШ9Ш_______________________________________________________

Руководящий документ разработан с учетом опыта эксплуатации 
аварийных источников электроснабжения на предприятиях газовой 
промшленности.

Руководящий документ (РД) регламентирует применение на 
предприятиях газовой промышленности аварийных источников электро
снабжения с дизельным приводом. РД устанавливает требования к 
пусковым качествам, уровню автоматизации и ряду других техни
ческих характеристик электроагрегатов, предназначенных для ис
пользования в качестве аварийных источников электроэнергии на 
компрессорных станциях ( X )  магистральных газопроводов и других 
промывигекных объектах газовой промышленности.

В РД содержатся общие технические требования к аварийным 
электроагрегатам, требования к месту размещения, регламентиро
ваны вопросы техники безопасности, а также режимы и условия 
эксплуатации аварийных электроагрегатов. Приведен типаж источ
ников электроснабжения с дизельным и газотурбинным приводом, 
рекомендуемых для применения в качестве аварийных на предпри
ятиях РАО "Газпром".

Ейесены Утверждены Срок введения
ВНИИГАЗом____________________________________ 01.07.1995
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I . Р 2Ш  РАБОТЫ АВАРИЙНЫХ ЭЛС ^ТРООТЩИ/! А ЮЗШШ  
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ АВАРгЯХ 3 2Ш Ж Х  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

1.1. При проведении технико-экономического обоснования при
менения аварийных источников электроснабжения следует принимать:

-  среднее время одной внеплановой остановки технологичес
кого оборудования в связи с исчезновением напряжения (бестоковой 
паузы) -  3 ,5  ц;

-  среднюю наработку аварийного дизель-генератора под наг
рузкой (до включения основного или резервного источника электро
снабжения), приходящуюся на один аварийный пуск - 2  ч;

-  среднее годовое количество аварийных пусков одного ава
рийного дизель-генератора -  6-10«

1.2. При определении потребности в аварийных дизель-генера
торах необходимо руководствоваться РД 51-01568623-08-95 "Катего- 
рийность электроприемников промышленных объектов газовой про
мышленности” /  I / .

1 .3 . Установленная мощность аварийных дизель-генераторов 
для компрессорных станций, где эксплуатируется наибольшее ко

личество электроприемников первой категории, может быть принята 
по данным табл. I .

1 .4 . В табл. 2 приведены данные о возможных последствиях 
при авариях в системах централизованного электроснабжения объек
тов газовой промышленности, которые необходимо учитывать при 
проведении технико-экономического обоснования применения аварий
ных источников электроснабжения.

Последствия перерывов б электроснабжении дифференцированы 
по времени: на Бремя действия автоматики (доли секунды или се
кунда); на время ручного переключения (от 0 ,5  до 1-2 ч ) ;  на 
время выезда ремонтной бригады (от несколько часов до суток) и 
на время восстановительных работ (несколько суток).

L 5 . Аварийные электростанции должны создаваться, как пра
вило, на базе дизель-генераторов, т .к .  турбогенераторы имеют 
более длительный запуск, однако при мощностях больше 1000 кВт 
легкие динамичные Г1У могут составить конкуренцию дизелям в ка
честве привода генераторов в аварийных электростанциях.



Таблица I
ИйКснодоьная э ш т р ж с ш  м акаль кс с . т у

Тип Кол-во ! ПА 
: 'ЛА КС на одной КС 

раб.+реэ.
Нагрузка кВт на 
Общая по Ж

напряжение 380 В 
АБО газа Штреби- 

„ теля
I категории__

? т я х  
двига
телей, 

_кВг___

Примечание

ПН-25 2+1 1840 **660 600 НО Мощность ЯВО 
газа уточняется

. ГО-16 3+2 1700 /v 660 462 55 При проектиро
вании

ЛА-Ц-16 3+1 1757 л. 660 513 55 /пил, поселок, 
400 кЬг

ГПУ-Ю 6+2 1723 /^550 4d0 55 Промпл отладка
:ПА-Ц-6,3 6+2 1460 ~ 660 218 55 ;{С, 550-730 кВт

• ТН-6 4+2 1670 ,*660 425 55
ITJy-I6 3+1 л. 1800 /v660 л-310 55
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Таблица 2

Д А Н Н Ы Е
о возможных последствиях при авариях в системах централи
зованного электроснабжения объектов газовой промшшенности

отключения
при перерывах lb  время 
централизо- действия  
ванного эл е -  автоматики, 
ктроснабха- долл о е -  
ния кунды или

секунда

I 2  3

перерывов централизованного электро- 
Дйезапных/плановых)____________________

На время
ручного
переклю
чения 
(от О 
ДО

„ .5
l -k  ч )

4

На время 
выезда ре-* 
монтной 
группы 
/несколько 
часов, до
ЛПИЖ____

5

На время 
восстанови
тельных 
работ /н е с 
колько су
т о к /

б
I. У1СПР
I . I . Технологический корпус АВР -  Нарушение Остановка технологического

технологи- процесса, прекращение д о -  
ческого про- бычи газа  
ц есса , сни
жение добычи 
газе

1 .2  Установка огневой реге
нерации ДЗГа До 20 мин -  Ухудшение ха-Потери р еа - Остановка про-

чества осуш- гента, отсут-цесса осушки, 
ки газа стзие осушки прекращение 

газа добычи и под
готовки газа

С
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I 2
1 .3 .Аппараты воздушного 

охлаждения газа
До 2  ч

1 .4*Насосная перекачки До I  ч

1 .5 . Блок вспомогательных 
помещений

До I ч

1 .6 . Операторная АВР

1 .7 . Водоподготовка Др I ч

1 .8 . Котельная АВР

4 5 б
Нарушение Остановка Снижение добы-
температур- технологичес- ад газа,прек-
кого режима кого процес- решение транс*

еа, снижение порта газа
добычи газа

Переполнение &«ужденная остановка про* 
накопитель* цееса осушки и регенерации» 
ныл емкостей прекращение добычи газа
Перемерэание Простой оборудования»пере- 
системы отоп- мерзание системы 
ления и водо- 
подачи
Прекращение 
работы авто
матики и ос
тановка УКПГ 
прекращение 
добычи газа

»

Остановка 
котельной, 
разморажива
ние водово
дов к сетей
Остановка 
котельной и 
разморажи
вание сетей, 
остановка УКПГ

С
.7. РД 51-0158623-06-95



1.9* Очистные канализацион
ные сооружения

До"! й

1.10, WCTH газовых скважин 
(без сероводорода)

До I суток

I. IL Электрохимзащита
1Л2.прочие потребители Др I ч

У. uii' з целом \ВР

2. :СС
2.1, (омпрессорннй цех, в том 

числе газоперекачиваю
щие агрегаты -  общеце
ховые нагрузки

\ВР

2 .2 .Нагрузки промплапгдки До I  ч

___________ 5____________ о__________
Переполнение Сбоос неочищенных сточных 
емкостей и вод» нарушение охраны окру-
систбм канл- жаюшей среды
лизационных 
стоков, ги
бель микро
организмов

коррозия трубы
Отключение Остановка 
вспомогатель- технологи- 
ного оборудо- ческих ап- 
вания паратов
Нарушение Остановка, 
технояогичес- прекращение 
кого процесса* подачи газа 
остановка УипГ 
прекращение ' 
добычи газа

остановка Ж, 
прекращение 
транспорта 
газа
Остановка тех
нологического 
процесса, раз
мораживание 
систем,прек-

С
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2*3.Установка воздушного До I  ч
охлаждения

2,4*Вйеплошадочные сооружения До I ч
2 .5 . Жилпоселок До I ч

КС в целом АВР

з. дке
3 .1 . Компрессорный цех АВР

3 .2 .Насосная, склада масел и Др I ч
ДЭГа

3 .3 .Котельная АВР
3.4.Установка пенного пожаро АЕР

тушения
3.5.АВ0 газа Др 2 ч

3 .3 .Пропив потребители До I  ч

4 5 6
ращение
транспорта
газа
Нарушение Прекращение 
температур- транспорта 
ного режима газа! ава

рийное раз
рушение ма
гистральных 
газопроводов

Размораживание водоводов и систем

Аварийная остановка КС, прекращение 
транспорта газа, размораживание

Аварийная остановка ДКС, прекращение 
подачи газа в УКПГ и газопроводы
Остановка оборудования во избежание 
выхода его из строя, прекрашение 

подачи газа
Размораживание теплосетей и коммуникаций 
Неработоспособность систем пожаротушения

Нарушение температурного режима и оста
новка ДКС прекращение добычи газа
Простой оборудования, остановка

С
.9. РД 51-0158623-06-95



" L l ~ ______________ _*Z____ ZZII-J-i-
Д£С я целом ДВР

4. Станции охлаждения газа ДВР

4.ЬН а УКП/ ДВР
4 .2 .На лС и ДО ЛИР

5. Бурение скважин До I  ч
(на электроприводе)

■3. Подсобные предприятия До I ч 
промыслов (язотно-кисл. 
станции, базы метанола) 
и др.

7. Промбазы До I  ч

В. Водозаборные сооружения Др I ^

54 5 6
Аварийная останозка ДлС, прекрашение
подачи газа , размораживание
Повдаение Остановка СОГ, нарушение
температуры температурного режима про
газа мысловых коллекторов,

разрыв коллектора 
—и—

Остановка
Остановка Останови , возможен прихват
возможна при 
наличии ава
рийно го 
подъема

бурового инструмента

- Простой Недоотпуск 
оборудования продукции

Перерыв в работе по ремонту техники и 
оборудования
Нарушение Размораживание водоводов 
технологичес
ких
процессов

C
.I0. 
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1 .5 .  количество установленных аварийных электроагрегатов 
и их модоость должны обеспечивать покрытие нагрузок особо от
ветственных электроприемников и рассчитываться по методике, 
изложенной в РД 5I-0 I58623 -3 -9I .

1 .7 . Показатели использования и режимы работы, характерные 
для аварийных электростанций,приведены в табл. 3 .

Таблица 3

Назначение Показатели использования. Режимы работы________
источника
электро
снабжения

Время рабо-
та ,
ч /год

Число пус
ков,
нуск/год

бремя н е- Время пуска 
прерывной и приема 
работы, нагрузки 
ч/пуск _

Аварийный До 240 Свыше 50 менее 10 От 5 до 
30 с

Резервный
з5оо*) л о

От 20 до 
50

От 10 до До 5 мин 
400

Основной С пав 3000 Менее 20 Более 300 До 30 мин

2 . ОБШИБ ТЕХНИЧЕСКИЙ: ТРЕБОВАНИЯ Л АВАРЛ1НШ 
ЭШТРОСТАНЦЛЯМ

2 .1 .  Электростанции должны размещаться в непосредственной 
близости от резервируемого объекта на территории КС, УКШ,
ГПЗ и т .д .  и соответствовать действующим нормативным докумен
там и нормам /1 - 2 0 / .

2 .2 .  Территория электростанции должна иметь систему пожар
ного водопровода, молниезащиту, сеть наружного и охранного 
освещения при применении технических средств охраны.

2 .3 .  Амплитуда колебаний фундамента двигателя не должна 
превышать -  0 ,2  мм.

2 .4 .  Фундамент двигателя и соединенного с ним жесткой муф
той электрического генератора должен быть общим.

2 .5 .  Производственные помещения электростанции должны 
иметь естественное и искусственное освещение, согласно СНиП 
I I -4 -7 9 . Искусственное освещение должно соответствовать следу
ющим величинам:



С.12.РД 5I-0I53623-0S-95 Таблица 4

Нормы освещенности помещений электростанций

Помещение __Освещенности лк________
люминисцен- лампы нака
тные лямпы ливания

Машинный зал, пультовая, помещение
распределительного шита 75 30
Коридоры, проходы, переходы 75 20
Помещения, где установлено вспомо
гательное оборудование (насосы, 
компрессоры, аккумуляторная и т .д . ) 75 30
Склады, кладовые, раздевалки 50 20

2 .6 . Машинный зал с газовыми двигатель-генераторами должен 
иметь приточную вентиляцию в зимний период, а в летний естест
венную вентиляцию через открывающиеся фрамуги окон. Кратность 
обмена воздуха в машинном зале с дизель-генераторами следует 
принимать в соответствии с "Правилами технической эксплуатации 
дизельных электростанций" и инструкций GH-433-79 /5 - 2 0 / .

2 .7 . Учитывая высокий уровень автоматизации, обеспечивающий 
длительную необслуживаемую работу, а также требования "Правил 
технической эксплуатации дизельных электростанций" / 5 / ,  вентиля
ция электростанции должна поддерживать чистоту воздуха, характе
ризуемую следующими нормами:

Таблица 5

Газы Химическая Допустимое содержание
формула

. . .

газов в воздухе, 
мг/я (не более],

Метан До 0 ,5  % по объему
Углекислый газ с °2 0 ,5
Окись углерода СО 0,02
Окись азота N2°5 0,005
Ацетилен с * 0 ,5
Бензин (пары) 0 ,4 -0 ,5

2 .8 . Конструкция электростанции в блок-боксе должна отве
чать существующим требованиям (5, 19) и обеспечивать:
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-  минимальный объем монтажных и пуско-наладочных работ 
(все основное и вспомогательное оборудование должно быть смон
тировано в блок-боксо, в том числе насос подкачки топлива);

-  масса электростанции не более 25-30 т .
Рабочее освещение 220 В, ремонтное освещение 36 В и ава

рийное освещение (от аккумуляторной батареи).
2 .9 . В полу блок-бокса предусмотреть в районе циркуляци

онного бака дизель-генератора возможность сбора и вывода нару
жу горюче-смазочных материалов, попавших на пол блок-бокса.

2 .1 0 . Электростанция должна иметь наряду с местным шитом 
управления дистанционный цульт управления и каб$ль (длиной до 
50 м ), соединяющий пульт со шитом управления электростанции.

2 . 11. Наружное технологическое оборудование, арматура, 
трубопроводы в необходимых случаях должны быть укомплектованы 
автоматизированными системами и приборами электрического по
догрева с использованием композиционных материалов, обладающих 
саморегулированием величины тока.

2 .1 2 . Основные нормируемые характеристики дизельного топ
лива, используемого для аварийных электростанций, приведены в 
табл. 5.

Таблица 6
Основные характеристики дизельного топлива

Характеристика Значение характеристики
_________________ топлива __________

ДА ДЗ _J£__
4 „ 5I 2 3

Цетановое число» не менее 45 45 45 50
Температура перегонки,°С, 
фракционного состава

10 * >200 >200
50 % <255 <280 <290 <280
95 % <330 <340 <360 <340

Вязкость кинематическая» 
х10 агуе, при температуре 20°С 1 ,5 -4 ,0  3 ,5 - 6 .0  3 .5 -  4 .5 -

6 ,0  Ь ,0
коксуемость, %9 не более 0 ,0 5 -  _

Зольность, %9 не более 0 ,01  0 ,0 2 0 ,02  0 ,02
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I 2 3 1* 5
Температура вспыгики, опреде
ляемая в закрытом тигле,
°С, не ниже 35 50 35 90
Температура застывания, 
°С, не выше -60 -45

О
 

»—1 1 -15
коксуемость 10 Й-ного остатка 
%% не более ’ 0.2 0,3 0,3 0,25
Температура помутнения, °С, 
не выше - -35 -5 -10

Топливо должно выдерживать пробу на медную пластинку и
не содержать водорастворимых кислот и щелочей» механических
примесей и воды* кислотность на 100 см3 топлива не должна сос
тавлять более 5 мг ХОН. Содержание серы в топливе не должно 
превышать 0,2 %.

2.13. Расходные баки топлива и масл̂  суммарным объемом, 
превышающим 5 м3 должны устанавливаться в специальном помеще
нии, отделенном от соседних помещений стенами из несгораемых 
материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

Помещение с баками топлива должно иметь выходы в другие 
помещения Э1Ч через тамбур и непосредственно наружу. Окси
ма льное количество нефтепродуктов, которое может храниться в 
этом помещении в резервуарах и в таре, не должно превышать:

-  для легковоспламеняющихся - 30- мэ;
-  для горючих -  150 м'\
2.11. Насосов перекачки топлива должно быть не.менее двух 

(один рабочий» один резервный). Резервный насос может быть руч
ным.

2.15. Производительность топлияоподкачиваюших насосов 
должна превышать расход топлива при работе ЭОН с полной нагруз
кой.

2.16. Расходные баки топлива должны размешаться на высоте 
п соответствии с требованием зяводя-изготовителя дизельного 
элзчтроягрегята и иметь уроьнемерные стекла, ёмкость топливного 
6f:Ka п блок-контейнере электростанции должна обеспечивать ра
боту дипольного члектроягрегята н течение не мзнее восьми ча
сов.
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2.1'K На складе топлива предусматривать для аварийных 

электростанций пополняемый двухсуточный запас топлива в зонах 
с умеренным климатом и 10-суточный в зонах холодного климата.
На топливных и масляных баках необходимо предусматривать уров
немерное стекло.

3. СШ п  В Ш Ч £Ш  АВАИЙШ ЭАЗ'.ТРОСТЩИЛ, 
а;СТ1г,Ы ПГС.Т\, АВТОМАТИЧЕСКОГО регулирования 
Л УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЛНШН ЭЛ.!ЧТГОСТ:\НЦИЯМИ

3 .1 . Автоматический пуск аварийных ялектростанций должен 
осуществляться при исчезновении напряжения на сборных шинах 
или снижении его более чем на величину, установленную при рас
чете зашит и автоматики в каждом конкретном случае. При этом 
сигнал на автоматический пуск должен подаваться с выдержкой 
времени, соответствующей времени срабатывания автоматики сети 
высокого напряжения. При восстановлении напряжения основного 
источника питания должна быть предусмотрена схема автоматичес
кого возврата, действующая с выдержкой времени.

Время пуска прогретого электроагрегата от подачи команды 
на пуск до готовности к принятию нагрузки должно соответство
вать требованиям технологических процессов предприятия, для 
аварийного электроснабжения которого установлен электроагрегат, 
техническому заданию на разработку электроагрегата и i ОСТ 
10032-80.

Пробные пуски аварийных дизель-генераторов целесообразно 
проводить раз в две недели в зимний период и раз в месяц в 
летний.

Должен быть предусмотрен также ручной пуск с местного щита 
управления или дистанционно с I F / .

Система автоматического управления аварийным электроагре
гатом должна обеспечивать преобладание команды на пуск перед 
другими командами, кроме команды на аварийный останов.

3 .2 . На аварийной электростанции предпочтительно иметь две 
системы запуска: пневматическую (основную) и электрическую.

3 .3 . Надежный пуск двигателя должен обеспечиваться не более 
чем с трех попыток, продолжительность времени включения стартера 
в зависимости от типа дизеля и системы пуска должна быть в пре
делах 3-12 е . Емкость аккумуляторных батарей должна обеспечивать
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не менее шести последовательных пусков (без подзарядки аккуму
ляторных батарей), начиная с холодного состояния.

3 .4 . Вместимость пусковых баллонов должна обеспечивать не 
менее 5 пусков двигателя (без пополнения пусковых баллонов воз
духом), начиная с холодного состояния, при котором гарантирует
ся надежный пуск.

3 .5 . Флотированные передвижные электростанции должны быть 
оборудованы устройством подогрева, обеспечивающим их пуск при 
температурах наружного воздуха ниже +8°С и поддержание теплово
го режима, необходимого для пуска и приема нагрузки.

Время пускового прогрева охлаждаюшей жидкости и масла от 
температуры -  40°С до температура, обеспечивающей пуск электро
установки, включая пуск устройств подогрева, должно быть не 
более 60 минут.

3 .5 . Для аварийных источников электроснабжения должны быть 
предусмотрены мероприятия по подготовке к быстрому приему наг
рузки по ГОСТ 10032-80.

3 .7 . Должна быть обеспечена возможность периодического оп
робирования работоспособности электроагрегата методом пуска, 
автоматической или ручной синхронизации и набора нагрузки 
(см. п. 3 .1 ) .

3 .6 . Аварийный электроагрегат в ненагруженном состоянии 
должен обеспечивать запуск асинхронного короткозамкнутого дви
гателя с кратностью пускового тока до 7 и мощностью не менее 
30 % от номинальной мощности аварийного электроагрегата.

3 .9 . Схема включения аварийного электроагрегата должна 
удовлетворять следующим требованиям:

3 .9 .1 . Б случаях, когда для электроснабжения собственных 
нужд компрессорных цехов или электростанций применены двух
трансформаторные КТО, имеющие две секции шин 0 ,4  кВ с секцион
ным выключателем, рекомендуется схема подключения одного ава
рийного дизель-генератора к одной из секций шин 0 ,4  кВ или по 
одному дизель-генератору на каждую секцию. Схема подключения 
одного дизель-генератора развилкой на обе секции шин не рекомен
дуется из-за сложности выполнения и несущественного выигрыша 
п надежности.
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3 .9 .2 . Дяя собственных электростанций, имеющих 3 и более 
секций собственных нужд 0 ,4  кВ, питающихся от рабочих трансфор
маторов собственных нужд (ТОМ), и специальный резервный ТОН, ре
зервирующий любу» из секций, рекомендуется подключать аварийные 
электроагрегаты к шинопроводу 0, 4 кВ резервного ТОН.

3 .9 .3 . При применении режима параллельной работы электро
агрегатов между собой или с сетью должны быть приняты меры, 
предотвращающие протекание больших токов третьей гармоники че
рез заземленные нейтрали генераторов.

3 .9 .4 . Главная схема должна быть оборудована зашитой и авто
матикой в объеме ГВУ. 'Сроме того, в составе автоматики CTU долж
но быть предусмотрено устройство АВР электроагрегатоп, удовлет
воряющее следующим требованиям:

-  при потере питания на обеих секциях 0,4 кВ КТЛ {для схем, 
выполненных по п .3 .9 .2 , -  на резервном шинопроводе) должна пос
тупать команда с выдержкой времени на пуск аварийных электро
агрегатов;

-  перед включением электроагрегатов в сеть должны отклю
чаться выключатели рабочего (резервного) питания сети при усл“£ь 
вии, что дизель-генератор запушен, работает на номинальных обо
ротах, готов к приему нагрузки и что напряжение в сети за время 
его пуска не восстановилось;

-  автоматическое включение выключателя аварийного ввода 
должно выполняться по факту отключения выключателей рабочего 
(резервного) питания сети при условиии подтверждения готовности 
агрегата к приему нагрузки;

-  должны быть обеспечены однократность действия *ВР и его 
запрет при к*в, на шинах;

-  перед включением аварийного злектроагрегата и во время 
его работы устройство АВР резервного питания должно быть забло
кировано.

ЗЛО, Система регулирования скорости должна обеспечивать 
следующие показатели:

-  наклон регуляторной характеристики должен быть в предел; х 
0-4*35 при номинальной настройке регулятора скорости;

-  степень непрямолинейности регуляторной характеристики 
должна быть не более 1,5 % от наклона регуляторной характеристи
ки при наклоне более 2 %;
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-  степень рассогласования нагрузки при параллельной работе 
не должна превышать -  7,5 %;

- значения показателей качества электроэнергии электроагре- 
г о т о п  при коэффициенте мощности 0 , 6  и наклоне регуляторной ха
рактеристики двигателя 3 % должны быть:

а) отклонение установившегося значения напряжения от средне-
рсгулируемого на установившемся режиме;

-  при неизменной симметричной нагрузке в пределгх от 0 до 
100 % номинально» мощности не более + I %;

-  при изменении симметричной нагрузки в диапазоне от 10 до 
100 % от номинальной мощности не более + 2 %;

б) максимальное отклонение напряжения от установившегося 
при сбросах и набросах 100 %-» нагрузки не более ± 20 %;

и) длительность переходного процесса регулирования напряже
ния При сбросах и набросах нагрузки (до установления допустимой 
величины) не более 1-2 с;

г) отклонение установившегося значения частоты от номиналь
но» при неизменней нагрузке менее 25 % от номинальной не более 
1,5 % (+ 0,35 Гц), а л пределах от 0 до 100 % номинальной мощ
ности не более I % (± 0,25 Гц);

д) максимальное отклонение частоты при сбросах и набросах 
100 % нагрузки не более о % /1 7 /. ;1араметрн регулирования ско
рости для газовых мотор-генераторов принимаются в соответствии 
с ТУ на поставку отих агрегатов.

З .П . '.-опийные электростанции с Д13С мощностью до 630 кВт 
предпочтительно выполнять в блок-боксах или контейнерах, обору
дованных индивидуальными масляными и водяными системами, а также 
средствами запуска и автоматизации. Эти электростанции для рабо
ты т  объекте не должны требовать ничего; кроме топлива.

3.12. Система автоматизации электростанции, как правило, 
должна обеспечивать:

-  автоматическое поддержание электростанции в сотоянии не 
нагруженного ’’горячего” резерва с прогревом дизеля по схеме 
циркуляции горячей воды через дизель и масляный теплообменник 
(или злектроподогреяом);
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-  автоматический запуск с предпусковой прокэ«ко** систем 
маслом (и топливом, если это необходимо), подготовку к приему 
Нагрузки, ввод "на параллель” с сетью или другими агрегатами 
по методу самосинхронизации или точной синхронизации, прием и 
равномерное распределение нагрузки между двигателями и остановку 
по заданному сигналу!

-  автоматическое поддержание заданны* показателей качества 
вырабатываемой зяектрознергии, контроль за работой необслужива
емого дизель-генератора и сигнализацию}

-  заржу и автоматическую остановку дизель-геиерптора при 
выходе одного из контролируемых параметров за допустимые пределы 
с расгаиЛровкой причины остановки;

-  возможность подключения диспетчерского пульта дистанци
онного управления к: щиту автоматического управления электро
станции с задачей обобщенного сигнала "неисправность" на пульт 
или в схему центральной сигнализации;

-  поддержание оптимального теплового режима;
-  автоматизацию вспомогательных операций; пополнение рас

ходных баков масля и топлива, подзарядка аккумуляторных батарей, 
поддержание давления воздуха в пусковых баллонах*

3.13. Система яварийно-предупредител ьной сигнализации и 
защиты должна обеспечивать:

-  блокирование запуска по давлению масле при предпусковой 
прокачке;

-  блокирование выхода на номинальные обороты и прием пог
рузки непрогретым дизелем по минимальной температуре мясля. 
Система должна также осуществлять аварийную сигнализацию и за
щиту (остановку) по следующим параметрам:

-  максимальной температуре охлаждающей воды на выходе из 
дизеля;

-  максимальной температуре мяс л г на выходе из дизеля (« 
поддоне);

-  минимальному давлению масла в системе смазки дизеля;
-  максимальной (разносной) частоте вращения двигателя;
-  току короткого замыкания в системе возбуждения генерато

ра, а также при срабгтывании зашит генератора.
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ЗЛч. Затитя должна быть отключаемой по всем аварийным по

казателем, кроме давления масля, тока короткого замыкания и 
"разнося".

3.15. При нахождении аварийного олектроагрегата м режиме 
"ожидание” питание механизмов его собственных нужд должно обес
печиваться от секций, которые он резервирует.

3.16. >бстпенные нужды аварийного электроагрегатя должны 
быть автоматизированы для поддержания его в состоянии готовнос
ти к пуску и приему» нагрузки.

3.17. Л-.ч запуске в режиме исчезновения переменного нэп- 
ряжения, а также при аварийном останове электроягрегят не дол
жен требовать источнике а переменного тока для электроснабжения 
собственных нужд.

ЗЛа. Схема собственных нужд должна сохранять спои функции 
после восстановления.напряжения переменного тока после обесто
чивания.

3.19. Электроснабжение электроприемников, работе которых 
необходима при повреждении иди выводе в ремонт основной линии 
питания собственных нужд. (”*е»тиляци* взрывоопасны* помещений, 
оггмг'эчие, п пот и п о ложа иные з'стройотвя и др.), должно быть за- 
резервировано от другого независимого источника.

3.20. ;ля питания местных цепей управления, защиты, сигна- 
лигчцми м регулирования * комплекте аварийного злектроагрегятя 
должна быть предусмотрена автономная аккумуляторная батарея 
напряжением 24 или 220 В.

3.21. Цепи дистанционного управления и сигнализации, я 
также н̂е’виие цепи ВР электроягрегатя, сняэнгаюшие автоматику 
электроагрегатя с ^томатико* "ТП, должны выполняться на пос
тоянном токе 220 6 от обиестанциониой аккумуляторной батареи.

1 , ТР\Б0Б‘ Ч/Н Е ‘:зогглнооти
*1,1. Электростанция должна соответствовать "флаил-* м уст

рожат-я аяектроустяновок", "фа зилам техническо'* эксплуатации 
электроустановок потребителе'*", "Правилам техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных 

осэчергон°дзопом.
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•1.2. 0бтн"* уровень шума, замеренный п соответствии с г0СТ 
1 2 .1.023-ЬО, должен соответствовать требованиям ' 04 Т 12 .1 .003- 
33.

4 .3 . Об"‘И!‘! уровень вибрации по ускорению должен соответ
ствовать ГОСТ 1 2 .I . 012-90.

'4.1. Параметры дымности отработавших газов дизелей должны 
соответствовать ГОСТ 21023-30.

1 .5 . Органы управления дизель-генераторов и контрольно- 
измерительные приборы должны иметь четкие надписи или символы, 
определявшие их назначение п соответствии с требованиями ! ’ОСТ 
12 .4 .040-73 .

4.6 . ' -лрийные органы управления должны быть окрашены в 
соответствии с требованиями ОСТ 12.4.026-76.

4 .7 . Знбросы вредных г.епеств с отработавшими газами дизе
лей должны соответствовать г0СТ 2-535-81. На концах выхлопных 
труб от дизелей должны быть установлены шумоглушители и искро
гасители.

4 .3 . Температура поверхности теплоизоляции и акрянов, с 
которыми неизбежно соприкосновение персонала при обслуживании 
двигателя, расположенного на открытом воздухе, не должна превы
шать 60°С.

4 .9 . Все движущиеся части двигателей и генераторов должны 
быть надежно закрыты защитными кожухами и устройствами.

4 .10 . Помещения -электростанций, оборудованных двигателями 
внутреннего сгорания, работающими на дизельном топливе или при
родном гязе , должна иметь систему автоматического пожаротушения. 
Система должна сравнивать  после автоматической остановки дви
гателя по сигналу датчика системы пожаротушения. Необходимо 
предусматривать автоматическую блокировку от включения системы 
пожаротушения при открытых дверях (проемах) блок-бокса. Перед 
включением системы пожаротушения должнп срабатывать предупре
дительная сигнализация.

4 .11. Все оборудование электростанции, которое может о к а
заться под напряжением в результате пробоя изоляции, а также 
баки промежуточного скл 'да  топлива должны быть заземлены.
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; .I 2 .  li зону молниезя'"иты аварийной электростанции должны 
входить вентиляционные трубы баков склад- ГСМ, баков топлива и 
масло в поме гении электростанции.

± .1 3 . ,использовать для звукоизоляции и утепления блок- 
боксо* только не горючий материал.

1.1-!. f. системах топливо- и маслоподячи следует использо
вать минимальное количество арматуры, запорных устройств и т .д .

Г. 15. Отключающую арматуру предпочтительно выносить за  
пределы здания электростанции (блок-бокса).

' .1 5 .  Трубопроводы системы теплопередачи и масляной систе
мы необходимо выполнять с минимальным количеством разъемов.

1 .1 7 . ''омпоноику оборудования и приборов ‘СИП и К выполнять 
с учетом безопасности обслуживания, удобства ремонта, монтажа и 
ревизий.

’Лс;. 11 случае использования не только дизельного, но и 
газового топлива (газодиэели) необходимо руководствоваться  
действующими нормами и правилами.

-1.19. На деталях и узл ах  дизель-генераторов массой более  
50 кг, подлежащих перемещению в процессе разборки и ремонта, 
должны быть предусмотрены м еста, обеспечивающие их перемещение 
руками или специальными приспособлениями.

1 .20 . 'онструкцией дизель-генераторов должно исключаться 
попадание топлива и масла на выпускные коллекторы, электрические 
устройства и в систему впуска воздуха.

-1.21. Должны применяться огнестойкие и не распространяющие 
горение кабели.

5. уодоз/и  эчспту ' тдцчи ю т ш х  э ж т т о с т а н ц м .
П0гСЧЗ’.Тч.гГ:1 ЧДДШЮТ'-t

5 .1 . Двярийныо электростанции должны надежно работать  
в условиях, приведенных в табл . 7 .

5 .2 .  Электростанция должна развивать номинальную мощность 
при атмосферных условиях в соответствии с ГОСТ 133 2 2 -8 2 .

5 .3 .  Ресурсы до перво* переборки и капитального ремонта 
аварийных электростанций могут быть ниже, чем у электростанций 
другого назначения (в соответствии с ОСТ 1 0 1 5 0 -3 8 ).
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Таблица 7

__Наименование показа т е л я ___.______

Температура окружавшего воздуха, °С 
Относительная влажность воздуха, %t 
(при температуре воздуха 20°С) 
бода над уровнем моря, м 
Запыленность воздуха, г/м3 
Дифферент, градусы 
Чрен,градусы

Значение______

от -50  до +50

30
1000
0,02
10
10

5 .4 . Комплексный показатель надежности электростанций -  
коэффициент оперативной готовности -  должен быть не ниже 0 ,99 .
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Приложение Л 
(справоинов)

Перспективный типаж аварийных источников электроснабжения ,
рекомендуемых для применения на предприятиях Рч0"1аэпром"

Б табл. AI приведен перспективный типаж электростанций, 
которые рекомендуется использовать в качестве аварийных в диа
пазоне агрегатных мощностей от 100 до 1500 кВт.

Зсего а типаж входят 5 электростанций с приводом генераторов 
от поршневых двигателей 3 -х  размерностей. В большей мере требо
ванием к аварийным источникам удовлетворяют электростанции с 
дизелями.Электростанции с газовыми турбинами следует использо
вать п том случае, если допустим перерыв в электроэнергии на 
«рем* до 2 ,5  мин. Электростанции \СД\—100 и ЛСДл-200 мощностью 
100 и 200 кВт выпускаются заводями ДО "Трансмаш" (г .Б арн аул ).
Они имеют П степень автоматизации по классификации, установ
ленной Г00Г I "228-30. Электростанции оснащены генераторами <‘ 05- 
100 и ГСЗ-200 (фланцевыми со статической системой возбуждения),

•Ласса сухого дизель-генератора мощностью 100 кЭг составля
ет  2750 кг, а мощностью 200 кВт -  3700 к г . Габаритные разм еш  
дизель-генераторо* ix № 2 3 6 5 x I I 3 5 x I 5 7 0  мм и 3330x1220x1610 мм 
соответственно.

Дизель-генераторы могут устойчиво и длительно работать 
параллельно с другими дизель-генераторами при соотношении мощ
ностей от 1:3 до 3 :1 .

Дизель, генератор, а также оборудование систем охлаждения 
и смазки смонтированы на об’мей раме, коленчатый вал дизеля и 
ротор генератора соединены упругой муфтой с резиновыми пальцами. 
Применен вентилятор системы охлаждения толкаюшего типа. Система 
смазки циркуляционная, под давлением, с "сухим" картером дизеля 
и мпс-тяным ба^ом, установленным на раме.

Электростанция может быть оборудована электрической и 
гтиеям'-тическо* системами пуска. нелогичные электростанции 
мощностью 100 кВт выпускает предприятие "О "Турбомоторный завод" 
к г к^торинбург), ^тим же заводом создан опытный образец и про
ведана технологическая подготовка производства электростанции 
ЭД-200 ' мощностью 200 кВт контейнерного исполнения на б 'э е  ди-



Таблица А.I
Перспективный ттчж аварийных источников электроснабжения дня 

предприятий газовой проьшленности

Т п двигателя Мдесс Ломи- Уд,рас- Уд,рае- Ресурс до Врет абаритные размеры Масса,
(электростанции) ксполь- наль- ход диз, ход мае- первой пуска дизель-генератора, тзова- т п  топлива лв (на перебор- ,j£x3&сИ, мм

ни* мо*п- (газ-) угар) ки {докость, r/Kffrtn r/Kftttr капре-
кЗт (ккал) монте),

t*
S2i5 / iз7 лл-1об
Т/400, АСД\-100) 1 > Г' “ 100“ 235- 3 ” 1 , 8

^ 
jp

 [ ! *

15 с из 
прогретого

~2365x1185x1570 2~75~

КЧ15/1с ( ‘СДА- \  Р 200 228 1,е TOGO
состояния

3330x1220x1310 3,70
200)

6ГЧН21/21 
(ГДГ500/1500

12ЧН13/20(КАС-

А.Р.О 500 (2500) 1,16
20000
7500 30 с 1100x1630x1350 10,0

630 225 2,5
Соооо
назна 10-20 ^300x1560x21>7 7,0

-630)

84H2I/2I i . p . o 1000 230 1,8

ченный 
срок 
службы 

-15 лет
8000 30 с 5000x1-00x2300 15,0

ЭД-1000С)

ПСПролетаоский
завод"
г.С-Петербург

•\,р,о 1500 По 0,03
35000

назна 2 ,5  мин 6300x2310x2700 15,а
ченный
ресурс
ilCOOOO
нас

(турбогенератор)

- аварийный; Р -  резэрвкнй; 0 - основной (предпочтительные классы испотгьсозания )

С
;25. 
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зелр 12415/18 того же типа, «то и производимый заводом "Трянсмаш". 
Различии в показателях дизелей незначительны и связаны с тем, 
что первоначально одна и тн же конструкция совершенствовалась 
на протяжении многих лет в условиях двух различных заводов.

Система автоматического управления электростанции ЭД-200С 
обеспечивает:

-  управление предпусковыми операциями, пуском, остановом;
-  регулирование напряжения и частоты тока;
-  регулирование температуры охлаедашей жидкости;
-  подзарядку аккумуляторных батарей;
- сигнализацию и защиту по аварийным параметрам;
-  пуск и прием нагрузки при исчезновении напряжения в конт

ролируемой сети.
На электростанциях проходит испытание электронный регуля

тор частоты вращения, значительно повышающий стабильность час
тоты вырабатываемой электроэнергии и улучтоюегий динамику переход
ных процессов. Предполагается переход на современные силовые 
бессеточные генераторы берии Б1". Агрегаты комплектуются глушите
лями, расходными топливными баками, обеспечивающими непрерывную 
работу в течение S часов, щитами автоматического управления и 
комплектом проводов соединения дизель-генератора со '"итом.

Система обогрева обеспечивает поддержание диаель-гснорпто- 
ря в режиме горячей готовности. Электростанции могут быть обо
рудованы предпусковыми подогревателями, работающими на дизельном 
топливе.

За время производства в конструкцию дизелей типа 0 и 
I2 4 I5 /I8 , входящих в состав электростанций мощностью 100 и 200 
кВт - 0 "ТронсмапГ и АО ”ТМЗМ, этими предприятиями внесены су
щественные изменения, направленные на улучшение параметров.
Однако по экономичности указанные дизели уступают лучшим зару
бежным аналогам. Так, например, удельные расходы топлива электро
станции АСД'*-200 с двигателем I2 4 I5 /I3  составляют 228 г/ю*г?ч, 
удельные расходы масла 1 ,8  г/кВ ггч, а однако из лучших зарубеж
ных аналогов -  электростанции фирмы "Чамминс" 220 г/кВгмт и 1,1 
V kBt *и соответственно.

В перспективе предполагается перевести двигатели рассмат
риваемых электростанций на газовое топливо с использованием
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дизельного топлива в качестве запального.
На рис. А Л  показана схема перспективной электростанции 

ЭД-2000 мошостью 200 кВт блочно-контейнергого исполнения про
изводства предприятия "1Урбомоторный завод” .

Блок-контейнер состоит из двух отсеков: отсек дизель-гене
ратора и отсек управления. Электростанция оборудована всеми сис
темами, необходимыми для нормальной автономной работы дизеля, 
генератора и электростанции в целом: топливной, смазки, охлажде
ния, подави воздуха, выхлопной, электрооборудование. Электро
станции мощностью 500 кВт на базе двигателе 6ГЧН21/21 разрабо
таны ПО "Волгодизельмаш" (г.Балаково). Они автоматизированы по 
3-й степени в соответствии с ОСТ 14228-80. Электростанции ос- 
нагоены генераторами мошостью 630 кВт со статической системой 
возбуждения.

Масса сухого мотор-генератора - Ю т .  Габаритные размеры 
мотор-генератора ^xikH»4lO0xI68O*I65O мм. Назначенный ресурс 
непрерывной работы -  500 ч , наработка на отказ - 800 ч , врем*» 
необслуживаемой работы мотор-генератора -  250 ч . Завод-изготови
тель гарантирует устойчивую параллельную работу электростанции 
ГДГ500/1500 с другими электроустановками (при соотношении мощ
ностей до 1 :3 ), а также параллельную работу с внешней сетью. 
Степень раееопг сования активных нагрузок между параллельно 
работающими мотор-генераторами в диапазоне относительных наг
рузок от 20 до 100 t  при статизме их регуляторных характе
ристик не менее 3 % не должна превышать 10 %. Мотор-генератор 
должен запускаться из прогретого состояния и принимать нагрузку 
100 % Mg за время не более 30 секунд от момента поступления 
сигнала.

Система пуска газового двигателя -  сжатым воздухом при по
мощи Пневмостартера. Вместимость пусковых баллонов должна обес
печивать не менее шести последовательных пусков без наполнения 
пусковых баллонов воздухом.

Газовая система топлиэоподзчи состоит из газовых кранов о т 
сечных клапанов, пускового клапана, редукторов цилиндрового, 
пускового и форкамерного газа , газовых ресиверов, автоматических 
и приводных газовых клапанов, а также трубопроводной обвязки.



Рис/ч I Электро станция ЭД-200С
I - дизель-генератор Д^ШО; 2 -  аккумуляторы; 3 -  огнетушитель;
•1 -  блок управления электростанции; 5 -  предпусковой подогреватель ПДК-500; 
б - глушитель

2
8
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Система зажигания -  тиристорна* бесконтактная батарейная -  

состоит из датчика-распределителя, электронного комментатора, 
катушек зажигания, свечей зажигания. Использована форкамерно- 
факельная организация рабочего процесса.

Система едазки двигателя -  циркуляционная под давлением с 
"сухим” картером и должна включать:

бак масляный циркуляционный с фильтрами грубой очистки 
масла, насос, масляный откачивающий, навешенный на двигатель, 
агрегат здектронасосный нагнетающий, агрегат электронасосный 
откачивающий, агрегат электронасосный закачивающий, охладитель 
масла, навешенный на раму агрегата, терморегулятор РТП65-70; 
фильтр масла полнопоточный, навешенный на двигатель.

Система охлаждения -  двухконтурная, жидкостная с принуди
тельной циркуляцией охлаждающей жидкости и состоит из высоко
температурного контура охлаждения двигателя и низкотемператур
ного контура охлаждения наддувочного воздуха и масла двигателя.

Система охлаждения включает:
насосы водяные высокотемпературного и низкотемпературного

контура;
блок охлаждения с электровентшгятором; 
терморегулятор;
два охладителя наддувочного воздуха; 
подогреватель.

В комплект поставки одного алектроагрегата входит: 
газовый двигатель-генератор в сборе на раме; 
блок охлаждения; 
комплектное устройство; 
подогреватель; 
ш т  управления генератором; 
компрессор;
баллоны для воздуха, 2 шт; 
редуктор давления воздуха.

На рис. 2 приведена схема размещения основного оборудования 
электростанции в блок-контейнере.

Электростанция поганостью 630 кВт выпускается заводом 
"Звезда” {(^-Петербург). Она автоматизирована по 3-й степени,
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предусмотренной ГОСТ 14223-80. Электростанция укомплектована 
синхронным генератором СГДМ12-42-4У2.

Габаритные размеры блок-контейнера с электростанцией K:\0- 
630 xBjcH=I0O0Ox3I3Qx3O6O мм, масса около 20 т (см.рис. А .З). 
Габаритные размеры дизель-генератора £ хЗхН~1300х1560х2Г17 мм, 
масса 7 т.

Электростанции могут устойчиво и длительно работать парал
лельно друг с другом и с внешней сетью, обеспечивав неравномер
ность распределения реактивных нагрузок на всех режимах с с о 5 

ш 0 .5 -1 ,0  с уравнитзльными сзязями не более + 10 %f без 
уравнительных связей не более + 14 %f степень рассогласования 
активной нагрузки при номинальном наклоне регуляторной характе
ристики не более 10 % при нагрузке от 20 до 100 % номинальной 
мощности*

Показатели надежности:
назначенный ресурс непрерывной работы -  300 ч; 
время необслуживаемой работы -  300 ч ;
средняя наработка на отказ -  не менее

1400 ч
Электростанция отличается хорошими пусковыми качествами: 

надежный автоматический пуск электростанции обеспечивается за 
время не более 5 секунд от момента подачи команды на пуск до 
готовности приема 100 % нагрузки при температуре окружающего 
воздуха, охлаждающей жидкости, маслг и топлива в системах ди
зель-генератора не менее 15°С; при снижении температуры воды, 
масла, топлива и окружающего воздуха до +6°С надежный пуск обес
печивается в течение времени, не превышающего 20 секунд.

Станция состоит из следующих основных агрегатов, размещенных 
в блок-контейнере: дизель-генератора, злектрокомпрессора, расши
рительного бака, блока охлаждения, комплектного устройства уп
равления станцией, состоящего из шита автоматического управления 
и блока регламентных циклов, щита управления генератора, блока 
осушки воздуха, насоса подкачки масла и агрегата подкачки топ
лива. Дизель типа I24HI3/20 -  12-ти цилиндровый, четырехтактный 
двигатель с у  -образным расположением цилиндров и турбонаддувом. 
Разрабатываются газовая и газодизельная модификации двигателя.
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Рис. A*2, Электростанция с газовым двигателем мощностью 500 кВт
I -  Люк охлаждения; 2 - газовый двигатель-генератор ДУ-50; 
3 -  каф управления; А -  комплектное устройство;
5 -  ит собственных нужд
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Рис. i.3 . Электростанция' мощностью 630 кВт
I -  дизель-генератор КАС-оЗО; 2 -  1.каф собственных нужд;
3 .-  ^т автоматического управления; 4 -  *#т генератора;
5 -  бачок расширительный; 6 - электронасос ‘L5-23-3t6/4B-I; 
7  -  исполнительный механизм МЭО-250/63-0,25; 8 - £яок ох
лаждения; 9 -  Злектрокомпреесор К Ф - 2 ; 10 - блок осушки 
воздуха
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Дизель-генератор состоит из дизеля, генератора, датчиков и 

исполнительны* устройств автоматики и систем, обеспечивают* ра
боту дизель-генератора (топливной системы, системы смазки, ох
лаждения, воздушной системы, системы воздухозабора и отвода отра
ботавших газо в ). Все узлы дизель-генератора монтируются на обшей 
раме. Дизель и генератор соединяются между собой с помощью уп
ругой муфты. В систему охлаждения входят: насос первого контура, 
регулятор температуры, холодильник водяной, расширительный бак, 
холодильник масляный, насос второго контура, трубопроводы.

Система смазки включает систему собственно дизеля и авто
номную масляную систему- регулятора скорости. Основными узлами 
системы смазки двигателя являются: маслонагнетающиЛ насос, масло- 
откачивяшотй насос, агрегат предпусковой прокачки, холодильник 
масляный» циркуляционный масляный бак, насос подкачки масДа, не
возвратные клапаны и трубопроводы.

Топливная система состоит из топливного насоса высокого 
давления, двухсекционного насоса, фильтров, расходного бака. В 
комплект поставки входит также агрегат подкачки топлива в рас
ходный бак.

Воздушная система предназначена для пуска, нормальной и 
аварийной остановки дизеля. Она состоит из узлов: злектрокомп- 
рессора, блока осушки, баллона, электропневмокл*панов, воздуш
ных фильтров, воздухораспределителя, дросселя, редукционного 
клапана, блокировочного клапана, трубопроводов.

Основными узлами системы автоматики являются пит управления 
генератором и комплектное устройство, состоящее из шита автома
тического управления и блока регламентных циклов.

управления и зашиты генератора имеет двухстороннее об
служивание смонтированной в нем аппаратуры через переднюю и зад
нюю открывающиеся дверцы.

автоматического управления дизель-генератором выполнен 
в виде шкафа также двухстороннего обслуживания с расположенными 
спереди и сзади уплотненными дверями. Ввод кабелей осущ ествл я ется  

снизу через уплотнительные сальники.
Электростанции типа КАС-500 должны использоваться, как пра

вило, только как аварийные, т .к .  двигатели типа I24HI3/20 обла
дают невысокими ресурсами до первой переборки и до капремонта.
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Елочно-транспортабельная дизельная электростанция ЭД-10000 мощ
ностью 1000 кВт, предназначенная для использования в качестве 
аварийного или резервного, я в обоснованных случаях -  основного 
источника питания электроэнергией силового электрооборудования, 
соэвретсч \0  "Турбомоторный завод". Электростанция полной за 
водской готовности, климатического исполнения УХД1 по ГОСТ 
10150-83  разметена в д -у х  блок-контейнерах: силоном (с  диэель- 
генерятором) и ’'правления, соединенных кабелями (см .р и с .Л .4^ 5). 

ябэритные размеры дизель-генераторного контейнера: 
^£хВхН=12000х3225х4000 мм, масса -  30 т , габаритные размеры 

контейнера управления: j f  xBxH=8000x3225x330Q мм, масса -  16 т .
В дизель-генераторном контейнере разметаются: дизел ь-гене

ратор, блоки охлаждении, топливные и масляные баки, электроком
прессор с осушителем воздуха, аккумуляторная батарея, система 
автоматического пожаротушения, подогреватель вода, обогреватель  
воздуха, воздушные баллоны системы цуска. В контейнере управления 
разметаются: трансформатор собственных нужд, высоковольтное рас* 
предустройство, шкаф управления генератором, шкафы системы авто
матики, система автоматического пожаротушения, обогреватель воз
д у х а .

При нахождении в аварийном резерве в контейнерах постоянно 
поддерживается температура не ниже +15°С. Для этого используют
ся или радиаторы с подводом горячей вода извне (основная система 
отопления) или электронагреватели с подводом электроэнергии от 
внешнего источника.

Пуск электростанции в работу производится либо автоматичес
ки при исчезновении напряжения, либо дистанционно с выносного 
пульта управления, либо кнопкой на шкафе автоматики. Иремя от 
подачи импульса на пуск до приема нагрузки при температуре вода 
и масла в системах не ниже +15°С -  не более 20 секунд, при тем
пературе вода и масла не ниже +8°С не более 60 секунд. Электро
станция выдерживает мгновенный наброс нагрузки до У0% ном. 
при забросе частоты вращения не более 7 ,Ь  % и времени переход
ного процесса не более U секунд. Для случая запуска электростан
ции "с нуля" в условиях отсутствия внешних источников тепла и 
электроэнергии предусмотрен предпусковой разогрев с помощью пре
дусмотренных в комплектации электростанции подогревателя жидкое-



Рис. А. 4, Электростанция ЭД-ХОООС. Днэель-генераторный блок
I -  блок-бокс; 2 -  блок охлаждения горячего контура; 3 -  бак топливный расходный;
4 -  подогреватель жидкостный ПВД-600; 5 -  дизель -  ЦДМ-213М; б -  баллон системы 
пожаротушения; 7 -  баллон системы пневмо запуска; В -  генератор синхронный С ГД УУ/6 4 ^4 . 
9 -  блок осушки воздуха УБ03-0,3/1Ь0; 10 -  аяектрокомпрессор воздушный АНД-3; *
I I  -  аккумуляторные батареи 6CT-I32; 12 -  бак расходный системы смазки; 13 -  обогрева 
тель воздуха 0J3-65; 14 -  блок охлаждение холодного контура
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Рис,A* 5, Электростанция ЭД-IOOCXJ. Блок управления
I -  трансфокатор ТМГ 160/10; 2  -  блок-бокс; 3 -  баллон системы
пожаротушения; 4 -  кабель 10 кВ; 5 -  комплектное распредуетройство 
КРУ В-10; б -  обогреватель воздуха ОБ-65; 7 -  шкаф управления 
генератором ШУГ-1; 8  -  кабели управления; 9  -  щит КУАС;
1 0  -  электронагреватель
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ти ШД-600 и обогревателя воздуха Otf-УЪ, питаемых- от аккумуля
торной батареи.

Дня привода генератора используется дизель ЪДМ-<?1 , пред
ставляющий собой четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, 
с газотурбинным наддувом и электронным регулятором частоты вра
щения коленчатого вала* который при неисправности или исчезно
вении питания электронной части автоматически переключаете* на 
работу от центробежного измерителя скорости, что повышает на
дежность работы двигателя и электростанции в целом.

Дня выработки электроэнергии используется генератор СГД 
99/64 -  синхронный, с бесщеточной системой возбуждения и регу
лирования напряжения, с гарантированным самовозбуждением. Гене
ратор имеет лапы для установки на амортизаторы и фланец на перед
нем шите для сочленения с дизелем, что позволяет увеличить на
дежность его в эксплуатации за счет исключения операции цент
ровки генератора с дизелем (она обеспечивается конструктивно). 
Комплектно с генератором поставляется шкаф управления, в котором 
монтируются система автоматического регулирования возбуждения 
генератора, измерительные приборы и аппаратура сигнализации, а 
также органы управления генератором и выключателем генератора.

Шсоковольтное распредустройство содержит 5 ячеек серии 
КРУВ-Ю, предусматривающих одностороннее обслуживание, что поз
воляет обеспечивать требуемые ЛУЭ эксплуатационных и ремонтных 
проходов.

Электростанция имеет автономную систему пневмозапуска и 
предпусковой прокачки масла и топлива. Сжатый воздух из баллонов 
электростанции при пуске вначале поступает в пневмомотор агре
гата прокачки ш ела и топлива, а затем в механизм введения шес
терни пневмостартера в зацепление с маховиком дизеля и после 
достижения давления масла 1 ,0 -1 , Ь кг/см , в главной масляной 
магистрали двигателя, воздух поступает в пневмостартер. Для 
пополнения запаса воздуха на электростанции имеется электроком- 
прессор, от которого через блок осушителей воздух поступает в 
бяллоны. Система охлаждения двигателя двухконтурная: в горячем 
контуре отводится тепло от деталей дизеля, а в холодном -  от 
наддувочного воздуха и масла дизеля.
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Система автоматического управлении обеспечивает автомати
зацию электростанции по Ш степени ГОСТ 14228-80 и возможность 
необслуживаемой работы в течение 600 часов и выполняет следу
ющие операции:

-  автоматическое управление режимами цуска и остановки;
-  включение генераторного выключателя на обесточенные 

шины или шины под напряжением;
-  автоматическую подготовку к приему нагрузки;
-  автоматическое включение электростанции на параллельную 

работу с сетью или с другими электростанциями;
-  поддержание рабочего режима электростанции;
-  автоматическую аварийную сигнализацию и защиту электро

станции.
К потребителям электроэнергии на собственные нужды отно

сятся:
-  электродвигатели вентиляторов блоков охлаждения;
-  электродвигатель компрессора;
-  блок питания СЛУ;
-  электродвигатель подкачки топлива;
-  электродвигатели подогревателя воды и обогревателей 

воздуха в контейнерах;
-  система автоматического пожаротушения;
-  электронагреватели отопления контейнеров;
-  электродвигатели вентиляторов контейнеров.
До пуска электростанции электропотребители собственных 

нужд питаются от аккумуляторной батареи, а электронагреватели 
отопления контейнеров -  от независимого источника 380 В.

Максимальная мощность, потребляемая на собственные нужда, 
не превышает 80 кВт. Система автоматического пожаротушения 
состоит из углекислотной установки, электропневмоклапанов, блока 
управления, тепловых датчиков, газового трубопровода с оросите
лями и конечных выключателей.

Для аварийных электростанций мощностью свыше 1000 кВт ра
ционально с точки зрения весогабаритных показателей использо
вать не поршневые, а газотурбинные двигатели.

Наиболее перспективными для получения мощности 1500 кВт 
являются ~ТГ производства ПО "Пролетарский завод" (С.-Петербург),
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в которых использован газотурбинный двигатель открытого цикла, 
одкоаальный с 12-ти или 13-ти ступенчатым осевым компрессором, 
выносной тупиковой камерой сгорания и трехступенчатой осевой 
турбиной. Турбина соединена с генератором через планетарный ре
дуктор, понижавший частоту вращения до 1500 об/мин. Электрогене
ратор, планетарный редуктор, газотурбинный двигатель и вспомога
тельные систем  смонтированы на обшей раме в единый агрегат.

Система регулирования ГТГ обеспечивает автоматическое и 
дистанционное управление при одиночной и параллельной работе 
нескольких електроагрегатов на электрическую сеть во всем диапа
зоне нагрузок от холостого хода до НО % номинальной мощности. 
Статическая точность поддержания частоты -  0 ,1  Гц. Электростан
ция отличается высокими динамическими качествами.

Максимальное отклонение частоты от номинальной при сбросе и 
набросе 100 % нагрузки не более 2 %. Время переходного процесса 
при атом 3 секунды. Система пуска -  электростартерная от акку
муляторных батарей. Время пуска с набором 100 % мощности -  2 ,5  
мин* Используемое топливо -  дизельное (ведутся работы по пере
воду ГТГ на газообразное топливо). Вырабатывается малотоксич
на я камера сгорания для обеспечения содержания в выхлопных га
зах окислов азота не более 100 мг/нм3 и окиси углерода не более 
30 мг/нм3 при содержании кислорода 15 %. Подготовлено производ
ство комплексных газотурбинных установок с выработкой электро
энергии и утилизацией тепла уходящих газов. Каждая установка 
состоит из двух газотурбогенераторов и утилизационной автомати
зированной котельной установки, включающей два утилизационных 
котла КУП-95Р с газовым регулированием пароцроизводительности, 
один сепаратор пара, два циркуляционных насоса и систему авто
матического управления. Утилизация тепла уходящих газов повыша
ет экономичность ГТГ на 30-40 %. Паропроиэводительность одного 
котла на режиме электрической мощности 750 кВт составляет 2 ,0  т . 
Давление п а р  на выходе из сепаратора 0,55+0,02 МПа, влажность 
пара 1 %t Электроагрегат оборудован водяной системой охлаждения, 
однако по требованию заказчика он может поставляться с  воздушной 
системой охлаждения.

Удельный расход жидкого топлива 416 г/кВг-ч (на режиме
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Рис. \.3. : азотурбогенераторы мощностью 600, 1250 
1500 кВт ПО "Пролетарский завод*
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Рис.А.7. Комплексная газотурбинная установка с 
утилизацией тепла уходящих газов (ГТГУ) 
ПО "Пролетарский завод"
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мощности 1200 кВт), удельный расход газового топлива 0 ,4 3  нм3/  
/кВт*ч, а расход масла - 0 ,3  кг/ч на том же режиме работы. 
Моторесурс до заводского ремонта - S0 тыс.часов.

На рис.Л .6 показан внепний вид газотурбогенераторов, а 
схема комплексной газотурбинной установки с утилизацией тепла 
уходящих газов ДО "Пролетарский завод" приведена на рис.Л. 7 .
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9 . ГОСТ 1 2 .1 .012-90 ССБТ. Вибрация. Общие требования безопас

ности.
10. ГОСТ 10150-88. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. 

Обшие технические условия.
11. ГОСТ 24028-80. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. 

Докостъ отработавших газов. Норш и методы измерения.
12. ГОСТ 12.4 .040-78 ССБТ. Органы управления производственным 

оборудованием. Обозначения.
13. ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
14. ГОСТ 24585-81. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. 

Щбросн вредных веществ с отработавшими газами. Норш и ме
тода определения.

15. ГОСТ 13322-82. Электроагрегаты и передвижные электростанции 
дизельные. Общие технические условия.

16. РД 51-123-87. Применение на предприятиях газовой промышлен
ности аварийных источников электроснабжения с дизельным 
приводом.
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17. ГОСТ 10511-83. Система автоматического регулировании ско
рости (САРС) дизелей стационарных, судовых, тепловозных и 
промышленного назначения. Обгсие технические требования.

18. ГОСТ 305-82. Топливо дизельное. Технические условия.
19. Руководство по эксплуатации электростанций собственных нужд. 

М.: ЕНИИГАЗ, 1939. С. 176.
20. СН-433-79. Шструкция по строительному проектированию пред

приятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышлен
ности.
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