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Настоящая Типовая техническая программа обследова
ния гидротехнических сооружений предназначена для персо
нала управлений, предприятий и организаций Минэнерго 
СССР, на который возложены обязанности по организации 
обследований гидротехнических сооружений и участию в них.

В Программе учтены требования действующих "Цравил 
технической эксплуатации электростанций и с ет е й ", а  так
же других руководящих материалов Минэнерго СССР; предло
жения научно-исследовательских, проектных и других орга
низаций, электростанций и эвергоуправлевий по совершен
ствованию систематических обследований гидротехнических 
сооружений, отражающие накопленный опит обследований, 
проведенных в  I97J&-I979 г г .

С выходом настоящей Прогреты отменяется ранее дей- 
ствовавшая,"Типовая техническая программа обследования гидро
технических сооружений эксплуатируемых электростанций".
(М. : СЦНТИ ОЕГР&С, 1973).

( е )  СШ Союзтехэнерго, 1982.



УТВЕРЩАЮ:
Министр энергетики 

и электрификации СССР
П.С. НЕПОРОШЙ 

29 января 1981 г .

I .  ОШ№ ПОЛОЖЕНИЯ

1 . 1, Задачей специальных обследований явл яется  оценка состоя
ния гидротехнических сооружений гидравлических, тепловых и атом
ных электростанций и проверка организации надзора з а  ними с целью 
обеспечения их надежности в безопасности.

1 .2 .  Централизованному обследованию не реже одного р аза  в 
пять л ет подлежат гидротехнические сооружения предприятий (элек
тростанций), перечень которых утверждается Минэнерго СССР. Обсле
дуются плотины и другие водолодлорвые сооружения всех  видов, ка
налы, трубопроводы, туннели, здания гидроэлектрических и насосных 
станций, водозаборные и водосбросные сооружения, напорные бассей
ны, бассейны суточного регулирования, бассейны гидроаккумулирующих 
электростанций, шлюзы, дамбы золошлакоотвалов, а  также находящие
ся  в  ведении электростанций водохранилища и берегозащитные соору
жения на них.

Обследованию подлежат также гидротехнические сооружения пред
приятий других министерств и ведомств (по договоренности с ними), 
эксплуатация которых влияет на надежность работы или безопасность 
обследуемого гидроузла.

L 3 .  Обследование проводится комиссией, создаваемой главным 
эксплуатационным управлением (всесоюзным производственным объеди
нением), гл авн ш  производственным управлением Минэнерго СССР, 
республиканским министерством энергетики и электрификации и Молд- 
главэяер го .

В  со ст а в  комиссии входят представители:
-  главн ого эксплуатационного управления, главного производ

ственного управления, республиканского министерства энергетики
и электрификация иля всесою зного промьшювного объединения;

-  районного энергетического управления (производственного 
эвергетичеохаго объединения);
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-  энергопредпрвятия (электростанций, дирекций строящейся 
электростанции);

-  производственного объединения "С ою зтехэяерго";
-  проектной организации -  генерального проектировщика обсле

дуемого гидроузла (электростанции );
-  Государственной инспекции по эксплуатации электростанций 

и с е т е й ;
*• научно-исследовательского института по гидротехнике 

(ВШИТ и м .Б .Е .В ед ен еева , НИС Гидропроекта им.С,Я.Ж ука, Г р у з- 
НИИЭГС) и НПО "Энергия" в соответствии ц  распределением электро
станций, установлению  Минэнерго СССР;

-  институтов " Теплоэлектропроектп в "ЭДИШэвергодром" при 
обследовании тепловых и атомных электростанций;

-  тр еста  "Гидромонтаж" -  проектировщика механического обо
рудования гидротехнических сооружений гидроузлов электростанций 
и шлюзов*

В случае необходимости для участия в комиссии привлекаются 
в качестве членов или экспертов представители строительво-мон
тажных организаций, заводов-и зготови те лей механического оборудо
вания, научно-последовательских и проектных институтов.

1 .О б с л е д о в а н и е  гидротехнических сооружений электростан
ций проводится согласно ежегодному графику, составляемому ПО "Со- 
ю зтехэверго" в утверждаемому Мпнэяерго СССР.

1 . 5. Ш  "С ою зтехэяврго", проектные и научно-исследовательские 
организации участвуют в работе комиссии на договорных началах с 
энергоцредприятиями.

1 .6 .  Энергопреддрзятия и эксплуатационные управления обеспе
чивают необходимые условия для деятельности комиссии: помещения 
для работы и жилья, транспорт, техническую документацию, а  также 
доступ членов комиссии на все гидротехнические сооружения обсле
дуемой электростанции, на гидросооружения других предприятий, на
ходящихся на территории этой электростанции (шлюзы, рыбопропуск
ные сооружения и т . д . ) .

1 .7 .  До начала обследования зяергопредприятие составл яет 
справку (приложение I ) ,  включающую;

-  описание гидротехнических сооружений, сведения об организа
ции эксплуатации, ремонтного обслуживания и надзора з а  ними;
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-  сведения о состояний гидротехнических сооружений и кон
трольно-измерительной аппаратуры, сведения об "узких” местах, 
аварийных очагах, аварийных ситуациях и отказах с указанием усло
вий и причин их возникновения.

Справка о состоянии гидротехнических сооружений, вызывающих, 
по мнению эксплуатационного персонала, опасения з а  их безопас
ность и надежность, а  также требующих проведения крупных ремонтно- 
восстановительных работ или специальных исследований, з а  2 мес 
до начала обследования высылается органиэ&циям-участникам обсле
дования.

1 .8 .  По окончании работы комиссии справка передается в  Мо
сковское головное предприятие Союзтехэверго для обработки на 
Э Ж

2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЩРОТЕХНИЧЕСШ 
СООРУЖЕНИЙ

2 .1 .  Состояние гидротехнических сооружений проверяется их 
осмотром, ознакомлением с материалами натурных наблюдений и ре
зультатами ранее проведенных специализированных обследований, ис
пытаний и исследований.

2 .2 .  Црв обследовании гидротехнических сооружений проверя
ю тся:

2 . 2 .1 .  Изменения в  ходе стр ои тельства и эксплуатации основ
ных параметров сооружений, их конструктивных элементов и механи
ческого оборудования.

2 . 2 .2 .  Изменения геотехнических, гидрологических и водохо
зяйственных параметров створа гидроузла и водохранилища з а  период 
эксплуатации объекта.

2 . 2 .3 .  Фильтрационный режим сооружений, их оснований и бере
говых примыканий (фильтрационные расходы, кривые депрессии, филь
трационные напоры, характеристики фильтрата и т. п . ) .

2 . 2 .4 .  Показатели'состояния сооружений, которые могут влиять 
на прочность и устойчивость сооружений и их узлов (изменение наг 
гр узок и воздействий, деформация и перемещение, трещинообразова- 
н в е , разрушение поверхностных з о в , коррозионное и кавитационное 
разрушения в т . д . ) .
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2 .2 * 5 ,  Д остаточность древдаения гребня сооружений над под
порным уровнем*

2 . 2 . 6 .  Схема организации пропуска паводков редкой повторяе
м ости, фактическая пропускная способн ость водопропускных сооруже
ний гидр оузла и ее соо тветстви е  "Основным положениям правил ис
пользования водных р есур сов водохранилища (в о д о т о к а )" .

2 . 2 .7 .  Своевременность устан овки , ввода в  эксплуатацию и 
достаточн ость контрольно-измерительной аппаратуры на гидротехни
чески х сооружениях.

2 . 2 .8 .  Работоспособность и прочность механического оборудо
вания водопропускных и водосбросных сооружений (за т в о р о в , реше
т о к , закладных ч а с т е й , захватны х балок и г. п . ) .

2 . 2 .9 .  Работосп особн ость, надеж ность, маневренность подъем
но-транспортных механизмов и гидроприводов для механического обо
рудования гидротехнических сооружений.

2 .2 .1 0 .  С оответстви е проекту фактических условий работы 
сооружений инженерной защиты, входящих в  с о с т а в  ги др оу зл а, с о 
стояние оползневых уч астков и уч астк ов переработки берегов водо
хранилищ, могущих повлиять на устой чи вость сооружений гидр оузла.

2 .2 .  I I .  С оответстви е установленных н а гидротехнических соо
ружениях ср ед ств  протиэоаварийной защиты и автоматики современ
ным требованиям и возможность модернизации эти х ср едств*

3 . ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА 
ЗА ГИДРОТЮШИЧЕСКИШ СООРУЖЕНИЯМИ

3 . L  Проверке подлежат:
3* I*  I*  Квалификационный и численный с о с т а в  персонала специа

лизированных подразделений энергоуправления в энергодредприятвя, 
осуществляющего эксплуатацию гидротехнических сооружений и кон
троль з а  их состоянием и безоп асн остью , выполнение персоналом 
функций, предусматриваемых "Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сет е й  и соответствующими типовш н положе
ниями*

3 . L 2 *  Соблюдение требований действующих "Правил технической 
эксплуатации электрических станций и с е т е й " ,  "П оложен*! об о т р а с -
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левой системе надзора з а  безопасностью гидротехнических сооружений 
электростанций", инструкций по эксплуатации гидротехнических соору
жений» в  том числе в  части объема и сроков выполнения мероприятий 
по контролю з а  состоянием гидротехнических сооружений (регулярных 
осмотров» наблюдений до контрольно-измерительной аппаратуре» ис
пытаний и т. д . ) .

З Л .З .  Соответствие местных инструкций по организации кон
троля з а  состоянием гидротехнических сооружений требованиям ПТЭ 
и других руководящих материалов Минэнерго СССР в состоянию соору
жений*

3 . L 4 *  Наличие» сохранность и исправность контрольно-изме
рительной аппаратуры» определенной проектом» требованиями ПТЭ и 
рекомендациями комиссий, предыдущих централизованных обследований*

3* 1 . 5. Качество обработки и анализа материалов эксплуатацион
ных наблюдений*

4 . ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА 
И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНШ 
ГИДРОШНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

4 *1 . Проверке подлежат:
4 . 1 . 1. Наличие ремонтных предприятий (подразделений) в  энер

гоуправлении в на электростанции» виды выполняемых ими работ на 
гидросооружениях» оснащенность ремонта я технического обслужива
ния гидротехнических сооружений*

4* L  2* Материально-техническое обеспечение ремонта и техниче
ского обслуживания гидротехнических сооружений*

4 *1 *3 * Достаточность планирования и фактическое выполнение 
планов по ремонту гидротехнических сооружений*

4 *1 * 4 .  Использование фонда амортизационных отчислений на 
капитальный ремонт гидросооружений; объем работ» выполняемых хо
зяйственный в подрядный споообаш *
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5. ПРОВЕРКА С О С ТШ Н И а  ТЕХНИЧЕСКОЙ ДСКУМЕЕТАШИ

5 .1 .  Проверке подлежат: наличие технической документации по 
гидротехническим сооружениям в соответстви и  с требованиями "Пра
вил технической эксплуатации электрических станций и с ет е й " и 
"Положения об отраслевой систем е надзора з а  безопасностью  гидро
технических сооружений электростанций "f порядок хранения, ведения 
и пересмотра документации.

5 .2 .  П роверяется следующая документация:
5 . 2 . 1. Акты о тво д а  земельных у ч астк ов.
5 . 2 .2 .  Акты приемки скрытых работ на сооружениях и их элемен

т а х , в  том числе закладной контрольно-измерительной аппаратуры.
5 . 2 . 3 .  Акты Государственной и рабочих приемочных комиссий.
5 .2 .  А. Утвержденная проектная документация со  всеми последую

щими изменениями ( с  чертежами, пояснительными зап и скам и ), в  том 
числе проект размещения контрольно-измерительной аппаратуры.

5 .2 *  5 . Технические паспорта гидротехнических сооружений.
5 . 2 .6 .  Исполнительные чертежи, в  том числе по размещению 

контрольно-измерительной аппаратуры.
5 . 2 .7 .  Журналы автор ского  н адзора периода стр о и тел ьства .
5 .2 .8 *  Утвержденные "Основные положения правил использования

водных р есур сов водохранилища (в о д о т о к а )" , паспорт водохранилища
5 . 2 . 9 .  Инструкции по эксплуатации гидротехнических сооруже

ний, в том числе инструкции по контролю з а  их состоянием и наблю
дениям по контрольно-измерительной аппаратуре.

5 .2 .1 0 *  Журналы наблюдений по контрольно-измерительной аппа
ратуре и визуальных наблюдений з а  гидротехническими сооружениями.

5 . 2 . I I .  Акты специализированных комиссий по обследованию 
гидротехнических сооружений или их элем ен тов, отчетные материалы 
о натурных и сследован иях, испытаниях и наладочных р аб отах , прове
денных привлеченяш я организациями*

5 *2 * 1 2 . Показатели надежного соотаяния гидротехнических соо
ружений по допустимым фильтрационным напорам в р асходам , осадкам» 
смещениям» деформациям и т . д . ,  предусмотренные "Правилами техни
ческой эксплуатации электрических станций и с е т е й " .



6 . ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕН® ШРОПРИНТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЮВШБШФ НАДЕЖНОСТИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

6. L  Проверяется выполнение эвергопредпряятием плавов меро
приятий по рекомевдаоиям комиссий централизованных обследований.

7 , ОФОРМЛЕНИЕ НВЗУЛЬТАТОВ ОБСВДОВАШЙ

7 . L  По материалам обследования комиссия составл яет  акт по 
форме приложения 2 ,  в  котором должны содержаться подроби» сведе
ния и заключения о техническом состоянии гидротехнических соору
жений, а  также заключения по организации контроля з а  ними, ремонт
ного обслуживания, обеспечения и правильного хранения технической 
документации.

В случае недопустимых отклонений в  работе сооружений, меха
нического оборудования или их элементов в  акте уздвдааю гся у ста
новленные или предполагаем » причины этих явлений*

В акте должны быть приведены конкретные мероприятия по повы
шению надежности я безопасности гидротехнических сооружений, улуч
шению организации наблюдений з а  ними, ориентировочные объемы ре
монтов и их очередность, включая работы по контрольно-измеритель
ной аппаратуре.

7 .2 *  Если проводим» эксплуатационным персоналом контрольн» 
наблюдения з а  гидротехническими сооружениями не достаточны для 
определения состояния гидротехнических сооружений, комиссией 
должны быть даны рекомендации по дополнительному оснащению их 
необходимой контрольно-измерительной аппаратурой иля по проведе
нию специальных исследований и испытаний силами персонала электро
станции и привлеченных организаций*

7 *3 . Акт обследования направляется на утверждение руководи
телю главн ого эксплуатационного управления (всесою зного Производ
ственного объединения), главного производственного управления 
Минэнерго СССР или республиканского министерства энергетики в 
электрификация.

7 .4 .  Копии акта обследования направляются:
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-  директору эвергопре дприятия, в  ведении которого находятся 
обследуемые гидротехнические сооружения;

-  производственному объединению ,tCoюзтexэнepгo,, -  головному 
предприятию по организации эксплуатации и надзора з а  гидротехни
ческими сооружениями электростанций;

-  руководителю соответствующего районного энергетического 
управления (производственного энергетического объединения);

-  государственной инспекции по эксплуатации электростанций 
и сет е й ;

-  научно-исследовательской и проектной организациям, прини
мавшим участие в  обследовании*

7 .5 *  При выявлении ненадежного или аварийного соотояняч соо
ружений на основании акта комиссии главное эксплуатационное управ
ление (всесоюзное производственное объединение),  главное произ
водственное управление Минэнерго СССР или республиканское мини
стерство энергетики в электрификации готовит проект приказа (укаг- 
зания) Минэнерго СССР по ликвидации аварийной ситуации.

7 .6 .  Выполнение мероприятий, разработанных эксплуатирующей 
организацией в  соответствии с рекомендациями, содержащимися в  
акте комиссии, и направленных на обеспечение надежной и безопас
ной работы гидротехнических сооружений, в  установленном порядке 
контролируется Государственной инспекцией по эксплуатации элек
тростанций и сетей  и ПО "Сохютехэверго”.

П р и л о ж е н и е  I

СПРАВКА

Главное эксплуатационное уцравлаиие . ___
Эяергоуоравление ____ „
Энергоцреддриятие ____  __  . . __
Перечень электроставций энерго предприятия, подлежащих обследо
ванию:

L
2.



L  КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

I .  L  Электростанция___________________________________
(составляется для каждой электростанций иля 

гидроузла, входящих в состав энергопредприятия)

Тип (для гидроэлектростанции) ______________________________________
Установленная мощность__________________________ _____МВт.
Среднемноголетняя выработка электроэнергии__________ млн. кВт* ч.
Напоры на гидротурбины (для гидроэлектростанции), м:

максимальный________________________
расчетный ____________________________
минимальный __________________________

Вид топлива (для тепловых электростанций) ...

Удельный расход условного топлива (для тепловых электростанций)

Генеральный проектировщик_____________________
Строительная организация___________________,___
Ведущая научно-исследовательская организация

Год начала стр ои тельства________________________________
Год приемки в эксплуатацию Государственной комиссией
Год ввода первого гидроагрегата или энергоблока_____
Назначение ги др оу зл а_____________________________
Класс капитальности основных сооружений______________
Состав гидротехнических сооружений:

1. _________________________________
2. _________________________________
3 . _________________________________

Водоток
------ (н'шшёно в а Ш )

Площадь вод осбр оса______
Среднемноголетвий сток _
Среднемноголе тняй р а с х о д ____
Средний расход летней межени 
Средний расход евш ей  межени .

ям2.
км8,
и8/о.
м8/о .
н3/с.
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Расчетные паводочные расходы обеспеченностью :
0 .0 Й . м3/ с :
О . я  . _ ._______  м3/ о :

я ........................ ы3/ с :
л м3 / с :

IC& м3/ с .
Кривая зависимости нижнего бьефа от расхода 

(график)
Среднемноголетвий твердый сток  реки ___ _______________________т/год.

Схема продуока расчетного паводка редкой повторяемости

Наименование 
водопропуск
ного соору

жения

Количество
отверстий

Фактичест 
лускная с 
НОСТЬ 0Д1

вер стая

сая про- 
;п о со о - 
ю го  р т -  

м3/с

Ф актическая про
пускная способ
ность в с е х  от

версти й , м3/с
при НПУ* Рри ФПУ** при НПУ при ФПУ

1.
2 .
3.
и т .д .

В сего  по гидроузлу:

Максимальный сбросной расход чер ез ги др оу зел , определенный "Ос
новными положениями правил использования водных ресурсов водо
хранилища (во д о т о к а )” или проектный поверочный паводочвый рас
ход _______________ мэ/ с.
Толщина льд а ( в  р е к е , кан алах, водохранилищ е)__________________ см.
Водохранилище — -  . -  .................... - ________

(у к а з а т ь : пруд-охлади тель, бассейн суточного р егу
лирования)

Отметка НПУ_________ (_______________м ,
Отметка ФПУ_________________________ м *
Отметка уровня мертвого объема . .... „  „ м.

*НПУ -  нормальный подпорный уровень.
-  форсированный подпорный уровень.
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Площадь зер кала яря НПУ, м2 __________
Полный объем при НПУ, м3 ______________
Полезный объем, мэ _____________________
Характер регулирования речного стока

Расчетная вы сота волны, с м _______________ ____________________ __
Отметки уровня н и ч е г о  бьефа (кривая зависимости уровня низшего 
бьефа от р а с х о д а ), м:

м аксим альная______________________
минимальная _______________________

1 . 2. Сооружения гидроэлектростанций 
и технического водоснабжения тепловых электростанций

Сооружение , ____________________ ________
(наименование в "станционный номер;

Тип конструкции . _________________ _ _ _ _ _
М атериал________ ______________________________ ______
Грунты основания __________________________________
Пропускная способн ость, м3/ с :

пролета (отвер сти я , нитки,' лотка и т . п . ) 
суммарная ____________________________________

Превышение гребня над НПУ м.
Максимальный напор м,
Расчетный напор \ь
Напор на гребне (пороге) м.
Количество пролетов (отверстий ,н иток,кам ер,лотков,резервуаров 
и т. п .)
Основные размеры, в  том числе пролета (о твер сти я, камеры, лотка 
и т . п . ) :

Форма сечения
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Залояение откооов ________________________________
Тип креш ю вия_____________________________________
Тип опор, компенсаторов и развилок .
Ос н о в а ш  особенности компоновка а конструкции

Чйи“*“ ,роти,‘ш Ulb WM6 tuuumm, т,г-
риал, техническая характеристика;

Дренажные устройства ____________ „ ________________ _
1тио, место расположения, материал.

Шпонка а швы
техническая характеристика; 

{"МГй'/'ШЗто расположений, матеДОал,

--------- --------------- ?еЗЯ1ЗД88ай~Т№^»ё|!Н6{ИИГ
Конструкция сопрягвидах устройств _

Конструкция крепления нижнего бьефа

Конструкция гасителей авергаа

Ивханичесвое оборудование

Тан а матераак еатворов, опорно-ходовых частей а упкотневвй

Количество затворов я  секций _____ _ _ _ _ _ _ _
Масса затвора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  т.
Основа» размеры ■ расчетный напор затвора, м:

Тяп оороудардавяащях решеток в  оороочистного оборудовав»

Расчетный перепад на решетках . ем.
йв, количество я грувоподмывооть подъемных механизмов ,
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Тип захватных устройств
Применяемые ср ед ства  борьбы с  коррозией

Цришняемыз ср ед ства  борьбы с  ледовш в явлениями

Гидроэнергетическое оборудование

Тип а количество гидротурбин (н асосов) _________________  — .
М о щ н о с т ь  одного гидр оагрегата (н асо са) кВт.
Расчетный расход чер ез гидротурбину (подача насоса) ______________
_____________________м3/ с.
Напор на гидротурбину при пропуске паводка редкой повторяемости
(при ФПУ л максимальном уровне нижнего бьефа^___________ мв
Суммарный расход через гидротурбины при пропуске максимальных 
паводочных расходов (суммарная подача насосов)
________________м8/ с. ~ ~  ~~
С редства противоаварийной защиты и автом ати ки_____________ _____

1 .3 .  Золошлапоотвал

Т и п ___________________________
Дата ввода в эксплуатацию:

1 -  й очереди ________
2 -  й оч ер ед и ________

Класс капи тальн ости_________________________________
Проектная отметка заполнения:

1 -  й очереди ____
2 -  й о ч ер ед и _____ ,____________ ______

Грунты осн ован и я_________________________________
Площадь тыс, м»
Объем - - -  тыс. м3
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Отражающая дамба золошлакоотвала
(наименование,

станционный номер)

Тип конструкции __________________________________
М атериал___________________________________________
Грунты основания
Превышение гребня над уровнем воды в золошяакоотвале ___________м.
максимальный напор _ _ _ _ _ _  м.
Основные размеры:

Заложение о т к о с о в ________________________________
Тип крепления____________________________________
Основные особенности компоновки в конструкции

Противофильтрационные устрой ства
(ти п , место расположения, м ате-

риал, техническая характеристика) ”
Дренажные у с т р о й с т в а _________________________________ „______

(ти п , место расположения, материал, техн в-

ческая характеристика)

Сооружение для сбр оса осветленной воды
(наименование;

Тип конструкции ________________________ _
Материал
Грунты основания _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Пропускная способн ость, м3/с : 

отверстия _ _ _ _ _ _
суммарная __________________

Максимальный напор _ _ _ _ _ _  м.
Количество отверстий и их основные размеры _________________________
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Основные особенности компоновки и конструкпги

Конструкция крепления нижнего бьеф а-

Конструкция гаси телей  энергии*

Механическое оборудование

Тип и материал за тво р о в , опорно-ходовых: чаетей и уплотнений

Количество затвор ов и секций _________________
iviacca з а т в о р а _________________________  т
Основные размеры и расчетный напор за т во р а :

Тип, количество л грузоподъемность подъемных механизмов

С р едства борьбы с коррозией и ледовыми явлениями 
Тип захватных у с т р о й с т в ______________________________

Золош лакопровод__________
[наименование;

Т и п ____________________________________
М атериал______________________________
Пропускная способн ость, м3/ с :

нитки ___________________________
суммарная _______________________

Максимальный напор _ _ _ _ _  м .
Количество ниток _ _ _ _ _ _
Основные размеры нитки;

Тип опор, компенсаторов и развилок

Основные особенности компоновка и конструкции
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С редства борьбы с коррозией и обмерзанием

Наличие аварийных емкостей и их объем

2. СОСТОЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, 
ВОДОХРАНИЛИЩ И ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ

Сведения об "узки х” м естах , аварийных очагах я ситуациях

Сведения об отказах  з а  период мевду обследованиями 
(предыдущего и намечаемого);

Наименование
сооружения

Классификация Краткое
описание

Оценка
ущерба

Изменение расчетных значений ст о к а  и расходов воды через сооруже
ния

I причина, Степень изменения; “
Соответствие фактической пропускной способности гидроузла требо
ваниям "Основных положений правил использования водных ресурсов 
водохранилища" (водотока) _

Vпричина, степень изменения)
Характер я причины наблюдаемых явлений в  основании сооружений и 
береговых примыканиях» их возможное воздействие на структуру осно
вания

(.фильтраций, газовъщ елевие, суффозия, намокание откосов в 

тГп Л
Изменение основных размеров сооружений и их элементов в  процессе 
реконструкций, ремонтов

1 причины, степень изменений)
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Соответствие нормативным требованиям:
материала конструкции__________

t причина изменения)
фактического превышения гребня над НПУ

(причина, степень и з -

~~ менения;
Изменение нагрузок и их сочетаний, влияющих на устойчивость 
сооружений ________________________________________________________________

Сведения о деформациях сооружений 

Горизонтальные смещения сооружений

Сооружение Горизонтальное смещение, мм Примечание
расчетное факти

ческое
предель
но допу
стимое

Осадки сооружений и основания

Сооружение Осадка, мм Примечание

-расчетная факти
ческая

предель
но допу
стимая

,
Относительные горизонтальные смещения 

соседних элементов сооружений

Сооружение Относительное смещение, мм Примечание
расчотное 1 факти- 

1 ческое
предельно
допустимое

. .  J ......................
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Наклон (крен) сооружений

Сооружение Наклон, мм Примечание

расчетный факти
ческий

предельно
допустимый

Йеравномерность осадок в соседних сооружениях

Сооружение Неравномер
ность, мм

Причина неравно
мерности

Примечание

Трещины в  сооружениях

Элемент
сооружения

Место об
разова

ния

Причина
образова

ния

Ширина рас
крытия, мм

Примечание

Деформация обделки туннеля 
(изменение формы поперечного сечения)

Туннель Деформация, мм Причина Примечание
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Сведения о напряженном состоянии сооружений

Напряжение в  арматуре

Сооружение Напряжение, кг с/см2 Примечание
расчетное фактиче

ское
предельно
допустимое

Напряжение в бетоне

Сооружение Напряжение, кгс/см2 Примечание

расчетное факти
ческое

предельно
допусти

мое

Напряжение в теле грунтовых плотня

Сооружение Напряжение, кгс/см2 Примечание
расчетное факти

ческое
предельно
допусти

мое

Напряжение в  основания

Сооружение Надаяжеяие, кго/см2 Примечание
расчетное фактиче

ское
предельно
допустимое
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Норовое давление

Сооружение Д авлени е, к гс/ с м2 Примечание
расчетное факти

ч е ск о е
предельно
допустим ое

Горное давление, на обдёл ку туннеля

Туннель Д авлени е, кго/см2 Примечание

р асчетн ое факти
ч еск о е

предельно
допустимое

Сведения о Фильтрационном nnr.m>mяи»

Фильтрационный р а схо д  ч ер ез т ел о  сооруж ений

Сооружение Р а с х о д , д / с Примечание

расчетны й факти
ческий

предельно
допустимый

Фильтрационный р а сх о д  ч ер ез основание сооружений

Сооружение Р а с х о д , л / с Примечание

расчетный факти
ческий

предельно
допустимый
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Фильтрационный р а с х о д  в  о б х о д  сооруж ений

Сооружение Р а с х о д , л / с Примечание

р асчетн ы й ф акти
ч еск и й

п редельн о
допустимый

Фильтрационный р а сх о д  из тун н ел я  и т р убо п о оа од о в

Сооруж ение Р а с х о д , л / с Примечание

р асчетн ы й ф акти
ч еск и й

предельно
допуетимый

Суффозия в  теле я основании сооружений

Сооружение А*?.
суффозии

Размер,
г/л

Причина Примечание

Участки с яеконоолидировааядан грунтами в теле сооружений

(причина, площадь 
Выплачивание бетон а____

(прйчЫа, ра&ые£', г/м8)-----------
Выход фильтрационных вод s a  сооружением и на низовом откосе

------------------------------Сфйчина/ размер, А/о )-------------
Наледи на внэовсм откоое и у подошвы оооруиаввя

(причина, площадь, я?)
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Заболачивание низового о т к о са  и подошвы сооружения 

(причина, площадь,
Фильтрация воды через шпонки и ш вы_______ __________ _

"  (Причина,- разм ер, л/с)

Давление грунтовых вод на обделку туннелей

Туннель Д авлэняе, *г с / с м 2 Примечание
расчетное факти

ческое
предельно
допустимое

Свищи, течи в  трубопроводах я туннелях __________________________

' 1 ' (причина)

П р и м е ч а н и е .  К началу работы комиссии подготовить эпюры 
противодавления в основании сооружений и положений депрессион- 
ных крйЕьос по наблюдаемым створам*

Сведения о просадках и оползневых явлениях

Просадки и оползневые явления на о т к о са х , по тр ассе  туннелей
и тр убопроводов_________________  _______  ___________________

Спричина, ооъем,
Просадки на гребне сооружений

(причина," глубин а, м)

Сведения о состоянии элементов 
конструкций сооружений

Водобой, рисберма
~  -  (наличие ям размыва, причина

ооразоваиий, глуоЙва размы ва, м ;
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Крепление понура ___ __________________ _______________________ _
(причина» глуояна разрушения, смУ

Крепление о т к о с о в _________________________________________
(причина, глубина разрушения» смУ

Сведения о состоянии бетона

Трещина (кольцевые в  обделке туннелей) ______________________

(м есто образования, причина» размер раскрытия, мм) 
Сколы* раковины (каверны)

(м есто образования, причина, 

глуояна разрушения, см)
Уменьшение несущей способности перекрытий вследствие про

питки бетона маслами и других причин
( причина уменьшений,

Сведения о состоянии механического оборудования

Изменения конструкций и эксплуатационных характеристик обору
дования з а  период между обследованиями (предыдущего и намечаемо
г о )

Коррозионный износ несущих конструкций затво р о в , реве ток и 
подъемных механизмов

"“ "(степень износа, причина)

Прочность металла затворов

Сооружение 
и затвор

Прочность, кгс/см^ Примечание
расчетная фактическая

Кавитационная эрозия
("скорость эрозии, причина)
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Трещшш я другие дефекты в несущих конструкциях
(м есто оора~

зб в ай й Й Т п^З Ч и й а, Тайм ер )
Антикоррозионное покры тие________ ________________

Iсостояние и ср ок слуяоы;
Опорно-ходовые части _

^скорость износа» дричянаГ
Уплотнения и штрафной б е т о н ______ ___ _______________

11 к состоян и е;
Эффективность борьбы с  ледовыми явлениями____________

Эффективность работы сороочиетиого оборудования и решеток

(хар актер  засорения и оорастаймя решеток, фактические потери

налога) ”
Эффективность работы подъемных м ехани зм ов__________ _ _

Подхваты, захватные устр о й ства  и подкрановые пути 

(состояни е)

Сведения о состоянии трубопроводов (золошлакодроводов)

Коррозионный износ несущих кон стр укц и й ______________

Iпричина, степ ен ь взноса)

Прочность металла трубопроводов

Трубопровод Прочность, кгс/см^ Примечание
расчетная фактическая

Антикоррозионное покрытие
(со сто я н и е,

срок олуйонТ
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ДОВ

Компенсаторы и опоры _  .____________
^состояние] “

Трещины и другие дефекты в  несущих конструкциях трубопрово-

вместо оо^азованяя,- причина, размер) 
Обрастание внутренней поверхности трубопроводов

(степень влияния на потери напора] " 
Обледенение внутренней поверхности трубопроводов

^причина, последствия;
Работа систем противоаварийвой защиты и автоматики

Вибрация сооружений я механического оборудования

Сведения о состоянии водохранилищ 
(прудов-охладителей, бассейнов 

суточного регулирования)

Цросадка чаши водохранилища _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
( причин з Г  размер]

Разрушение берегов от волнового воздействия _ _ _ _ _

Тпричина/ объем раэраоотки;
Оползневые явления по берегам водохраввлщ

' (д р и ч й а , ЫУьви) .......... ........
Суффозвоивые процессы в берегах ( карстообразовавве) ____

”  (прнчйГа, размер;
Фильтрационные потери через берега и дно водохранилищ 

(причДОа, р аЫ ф )
Заиление в зарастание водохранилищ________________ _ _ _

-----------------------------------С ц р Я Ш Г И Ш К ) ------------------------ ----------

8— "* “ доц” “ щ шм.. т ш т  вщгедт
Нарушая® температурного режима _ _ _ _ _ _ _ _ _______ _ _ _ _

in iu m a a , степень;
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Сведения о состояни и подъездных дорог

3 .  ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Квалификационный и численный с о с т а в  п ер сон ала сп еи и ал и зи р о- 
ванных подразделений энергоуправлений и эн ер го  предприятий, о су 
ществляющего контроль з а  надежностью и безоп асн остью  ги др отехн и 
чески х сооружений ,_______________________________

Сведения о наблюдениях

Сооружение Вид наолю де- 
н и я, перно-
ДИЧНОСТЬ,
исполн итель

К онтрольно-и зм ери тельная
аппаратур а

Примечание

Наиме
н ова

ние

Проект
ное ко
л и ч ество

Д ей ст
вующее
коли
ч е с т в о

Причины неи справности и вы хода из стр о я  кон трольн о-и зм ер и
тельн ой аппаратуры ( с  указанием  марки прибора, станционного номе
р а  и м е с т а  у стан о вки ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Х ар ак тер и сти ка централизованных п ультов наблюдений по кон
трольн о-изм ерительной а п п а р а т у р е _______________________________________
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Работы, выполненные научно-исследовательским и, 
наладочными и другими организациями 

з а  период между обследованиями 
(предыдущего и намечаемого)

Сооружение и краткое 
описание -работ

Лата
выполнения

Исполнитель

4 . ОРГАНИЗАЦИЙ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОЛУЖИВАШ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Численность ремонтного персонала энергопреддриятвя и

Специализированное ремонтное предприятие в  энергоуправлении

Специализированное ремонтно-строительное предприятие, подчи
ненное Главэнергоремояту _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Виды ремонтов, выполненных:
ремонтным персоналом энергопредприятия

специализированным предприятием энергоуправлеяия

сцециалнзированнш  предприятием Глааэяергорем оята

сторонними организациями
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Снабжение материалами и запчастям и, обеспечение ремонтно-строи
тельными механизмами:

энергопредприятия _ _ ... .

специализированного предприятия энергоуправления

Балансовая стоимость гидротехнических сооружений 
и амортизационные отчисления на капитальный ремонт

Сооружение Балансовая стои
м о сть , тыс. руб.

Амортизационные отчис
лен ия, тыс. руб.

И т о г о  по элек
тростанции:

И т о г о  по эн ер - 
гопредпоиятию:

Перечень р аб от, выполненных при ремонте 
и техническом обслуживании з а  период 

между обследованиями (предыдущего и намечаемого)

Год Электростанция 
и сооружение

Краткое
описание

работ

Исполнитель Фактические 
затр аты , 

тыс, ру о*

I ?
1 9
19

5» ш н и ч м и а  д о ш е н т а ш я

(по каждой электростанции энергопредприятия, 
подлежащей обследованию)

Определяется наличие и состояние следующей документации: 
акты отвода земельных у ч а с т ю в ;
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акты приемка окрытых работ на сооружениях и их элем ентах, в  
том числе закладной контрольно-измерительной аппаратуры; 

акты Государственной и рабочих приемочных комиссий; 
утвержденная проектная документация со  всеми последущими 

изменениями ( с  чертежами и пояснительной зап и ской ), в  том числе 
проект размещения* контрольно-измерительной аппаратуры; 

технический паспорт гидротехнических сооружений; 
исполнительные чертежи, в  том числе по размещению контрольно- 

измерительной аппаратуры;
журналы автор ского надзора периода стр о и тел ьства ; 
утвержденные "Основные положения правил использования вод

ных ресурсов водохранилища (в о д о т о к а )" ;
инструкция по эксплуатации гидротехнических сооружений, в  

том числе инструкция по контролю з а  их состоянием и наблюдениям 
по контрольно-измерительной аппаратуре;

журналы наблюдений по контрольно-измерительной аппаратуре 
и визуальных наблюдений з а  гидротехническими сооружениями;

материалы обследований гидротехнических сооружений и анализа 
данных наблюдений з а  их состоянием ;

показатели надежного состояния гидротехнических сооружений 
по допуотимш  фильтрационные напорам и расходам* осадкам , смеще
ниям* деформациям и т .д .  (представляю тся проекташк институтом).

Перечень работ* выполненных научно-исследовательскими 
и цроектвшя организациями по составлению 

и уточнению документация

Документация и кратное 
описание работ

Дата выполнения Исполнитель
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6. СШДЕНШ. О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИШЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЬШЕЫИЮ НАДЕЖНОСТИ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 
(рекомендаций комиссий предыдущих обследований 

и предписаний Госинспекции Минэнерго СССР)

Мероприятие 
и наименование

руководящего документа

Результат выполне
ния, исполнитель

Дата
выполне

ния

Причина * 
невыпол
нения

П р и л о ж е н и е  2

УТШРЩЩО:

( руководителе главного энерге
тического управления, республи
канского министерства)

I наименование управления, ресду<5- 
ликанского министерства)
" " ______________ , 19____ г .

А К Т
обследования гидротехнических 

сооружений

(наименование объекта)

(место составлению (дата)

£  соответствия с "Положением об отраслевой системе надзора 
з а  безопасностью гидротехнических сооружений электростанций" 
(утверядеяным Минэнерго СССР в 1981) и "Графиком обследования.гид
ротехнических сооружений электростанций на 19___ г Д  утвержденным
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зам ести тел ем  министра энергетики и электрификации СССР т . _________
_____________, Приказом о т _____________ # _________ по

Гглавн ое эн ер гети 

ч е ск о е  у п р авл ен и е,"р есп у б л и к ан ское  м и н и стер ство ; 
с о зд а н а  ком и сси я, котор ая п р ои звел а обследовани е гидр отехни ческих
соор уж ен и й __________________________  и проверку организации н ад зор а
з а  ними в  о бъ ем е, предусмотренном "Типовой техн и ческой  програм
мой обследован и я ги др отехн и чески х сооружений электр остан ц и й ”
(М. : СПО С о ю зтех эя ер го , 1 9 8 1 ) ,

С остав ком иссии:
П оедсед ател ь

(фамилия, инициалы, долж н ость, ор ган и зац и я, подраз

дел ен и е) “
Члены к о м и с с и и : _____ ________________________________ ___________

(ф Ш и л яё, иии!хяалы, долж ности, органи зации , под

р азд ел ен и я) "

Предыдущее обследован и е (н е )  производилось "  п ________19  г .

L  СОСТОЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Перечень обследуем ы х г и д р о у зл о в , входящих в  с о с т а в  предприятия:
L ______________________________________
2 .  
3 .   

У становленн ая мощность электр остан ц и й , тыс. кВт (каж дой и суммар
н ая) ____________ ______________ __________________________________________________

Год  н ач ал а  с т р о и т е л ь с т в а ___________________________
Д ата приемки в  эксплуатацию  I - й  о ч е р е д и _________________
Д ата прнемхи в  эксплуатацию  Государ ствен н ой  комиссией

I .  L  Ги др оузел
(н аи м ен ован и е!

на р .
t наименование)

Класо капи тальн ости  ___________________ _ _ _
Сооружения, входящие в  с о с т а в  ги др оузла:
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Средний многолетний расход м3/о.
Максимальный наблюденный расход м3/ с.
Расчетные паводочные расходы:

обеспеченностью % м3/ с ;
% м3/ с.

Наименование водохранилища
Отметка НПУ_____________________ м.
Отметка ФПУ_________________ _ м.
Отметка уровня м ертвого объема _ _ _ _ _ _  м.
Площадь зеркала при НПУ ____________________________
Полный объем при НПУ________________________________ш ш .м3
Полезный объем водохранилища , ____________ м лв.м 3 .
Характер регулирования речводо ст о к а  ___________ _

Схема пропуска расчетного паводка 
редкой повторяемости

Водопропускное
сооружение

Количество
отверстий

Фактическая про
пускная способность 
одного о твер сти я ,

Фактически 
пускаая c i 
в с е х  от§е,

ЭЙ Про-
ю собность
?стий,

при НПУ при ФПУ при НПУ при ФПУ

I.
г.
3 .
В с е г о  по
ГИДРОУЗЛУ . . .
Максимальный сбросной расход чер ез ги др оузел , 
определенный "Основыши положениями правил 
использования водных ресурсов водохранилища 
( вод оток а; или проектом
Н едостаточность фактической пропускной спо
собности

I . I . L  Сооружение
(наименование/

Т и п _____
Материал
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Грунты основания 5=а1_ отта__________________
Пропускная способн ость (ф акти ч еская), м3/с (для каждого отвер
стия в су м м ар н ая)___________________________________ ______________

Превышение гребня над НПУ  _______ ____________________м.
Максимальный напор м .
Основные размеры (дли н а, ширина, вы сота , диаметр и т. п Л __

Конструктивные особенности:
форма поперечного сечения ,________
заложение о т к о с о в _____________ _____
тип кр еп лен и я________________________
противофильтрационные и дренажные 
у с т р о й с т в а _______(____________________

Тип и количество затво р о в  .
Тип подъемных механизмов и их грузоподъемность _ _ _ _

Конструкция и количество сороудерживапцих решеток

Тип и количество сороочнстиых машин

Наличие и оценка влияния конструктивных изменений элементов 
гидротехнических сооружений и механического оборудования, про
изошедших в  ходе стр о и тел ьства  или эксплуатации __________________

Изменения геотехнических» гидрологических и водохозяйственных 
параметров ги др оузла э а  период эксплуатации и их влияние на 
состояние гидросооруж ений____________________________________________

Соответствие нормативны* требованиям: 
материала кон стр укц и я____________
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т а к т и ч е с к о го  превышения гр ебн я над НПУ

Опенка устой чи вости  сооружений по фактическим значениям н агр у зо к  
и их с о ч е т а н и ю ______________________________________________ ___  _______

Опенка напряженного состоян и я сооружения

Оценка ф ильтрационного режима сооружения ( т е л а ,  осн о ван и я , бе
р еговы х примыканий)

Оценка о са д о к  и смещений по р езу л ьта та м  наблюдений

Оценка напряженного состоян и я сооружения и е г о  осн ован и я по по
казаниям  закладн ой  КИА___________________________ ______________ __________

Состояние б е т о н а  (наличие трещин, р акови н , о тсл о ен и й , выщелачи
вание и з в е с т и ) _ _ _ _ _ ___________________________ ___
Состояние б е т о н а  в  зон е переменного у р о в н я ___________________ _ _
Состояние деформационных и строительны х швов _ _ ________________

Состояние облицовки _ _ _ _ _  
Состояние трубопроводов и туннрлей

Сведения о  п росадках и оползневы х явл ен и ях

Состояние м ехан и ческого  оборудования

Сведения о вибрации сооружений или отдельны х конструкций

Наличие и типы с р е д с т в  противоаварийной автом атики и оц ен ка их
р а б о т ы _________________________________ _________________________ ___

I . I . 2 .  Водохранилище, б а с с е й н , п р у д -охлад и тель
t наименование)

О тм етка уровня воды и глубин а в  момент о б с л е д о в а н и я _________________

Состояние чаши водохранилища в 
Состояние б е р е г о в  _ _ _ _ _  
Опенка фильтрационного режима
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Сведения о заилении и зарастании ________________
Засорение лесом и наличие плавающих торфяников 
Температурный режим ________________________________

I . L 3 .  Состояние подъездных путей

2 . ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

2 .1 .  Оценка с о с т а в а  и квалификации персонала подразделения, 
эксплуатирующего гидротехнические сооружения и осуществляющего 
надзор з а  ними _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 .2 *  Выполнение требований руководящих материалов и методи
ческих указаний в  ч аста  объема в сроков проведения мероприятий по 
контролю з а  состоянием гидротехнических сооружений (регулярных 
осм отров, наблюдений по контрольно-измерительной аппаратуре, испы
таниям и т . д . )

2 .3 *  С оответствие местных действующих инструкций требованиям 
и состоянию сооружений

2 .4 *  Оценка состояния и ухода з а  контрольно-измерительной 
аппаратурой гидросооружений __________________________________________

2 . 5 .  Качеотво обработка и анализа материалов наблюдений з а  
гидросооружениями________________________________________________________

3 . ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГИДРОШНИЧЕСШ СООРУЖЕНИЙ

3 . L  Оценка выполнения плавов ремонта гидротехнических 
сооруж ений______________ . ________ ______________________
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3 .2 *  Соответствие планов ремонта фактической потребности 
в  ремонте или реконструкции гидротехнических сооружений л их 
контрольно-измерительной аппаратуры______________________________

3 .3 ,  Эффективность использования фонда амортизационных от
числений на капитальный ремонт гидросооружений___________________

3 .4 .  Эффективность применяемых способов ремонта

4 . СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4. L  Сведения о наличии технической документации

4 .2 .  Соответствие сведений, содержащихся в  технической доку
ментации, фактическому состоянию гидротехнических сооружений и 
действительным условиям их эксплуатации __ ___________ ______________

4 .3 .  Порядок хранения, ведения и пересмотра технической 
документации ____________________________________________  _____

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ 
ПРЕДЫДУЩЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

(ак т  от n п _ _ _ _ _  19 г . )

Рекомендация
комиссии

Результат
выполнения

Дата
в ш ю ж я м к

Причина не
выполнения

'
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в . ВЫВОДЫ И 7Ш Ш Ш АШ И

6 .1 .  Общая опенка состояния гидротехнических сооружений, 
эксплуатируемых предприятием, надежности и безопасности их даль
нейшей эксплуатации.

6 ,2 *  Основная причина неудовлетворительного состояния соору
жения или е го  элем ента и рекомендации по приведению сооружения в 
нормальное эксплуатационное состояние или выводу из работы для 
предотвращения аварийных ситуаций.

Срок исполнения___________________________
(м е ся ц , годд

6 .3 .  Оценки я рекомендации по организации эксплуатационного 
обслуживания и надзора з а  гидротехническими сооружениями.

Срок исполнения
1м есяй9 г о д ;

6 . Оценка достаточности контрольно-измерительной аппара
туры и рекомендации по дополнительному оснащению ею и содержа
нию е е .

Срок исполнения ___________________________
(м еся ц ; го д )

6 .5 .  Оценка достаточности я к а ч ест в а  ремонта и технического 
обслуживания гидротехнических сооружений, рекомендации по органи
зация ремонта и технического обслуживания и необходимому их объе
му, исходя из состояния сооружений.

Срок исполн ен ия___________________________
(м ебяц , г о д ;

6 .6 .  Оценка к а ч ест в а  ведения технической документация и 
рекомендация по подбору яедостапцей документации и ее ведению.

Срок исполнения
(м есяц , г о д ;

6 .7 .  Заключение комвсовя по выполнению рекомендаций предыду
щих обследован и й __________________________________________________________

Подписи
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