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407-03-621.91-ПЗ. Пояснительная записка. 4 ,5

407-03-62131-ЗП. Электротехнические чертежи.

1 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1.
Вариант с Выводом ашиноОки СН под углом 0*~20\ План. 6

о Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1.
Вариант с Выводом ошиновки СНпод углом 0*~20\ Вид А. 7

3 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1.

Спецификация одору давания и материалов к листам ЭП-1,2. 8

4 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1.

Вариант с Выводом ошиновки СНпод углом 7СГ-90* на ячейковых

порталах. План. 9

5 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1.

Вариант с Выводам ошиновки СНпод углам 7&J9CT на ячейковых

порталах. Вид А. Ю

6 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1.
Спецификация адарудавания и материалов к листам З П -4 ,5. 11

7 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1.
Вариант с Выводом ошиновки СН под углом 7СГ-9СГ на
одностоечных опорах. План. 12

8 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1.

Вариант с выводам ошиновки СН под углам 70*~90* на

одностоечных опорах. Вид А. 13

9 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1
Спецификация адорудования и материалов к листам ЭП-7, в. 14

Ю Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1.

Вариант с выводам ошиновки СНпод углам 0*~20*. План. 15

11 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1.
Вариант с Выводам ошиновки СН под углам 0*~20\ Вид А. 16

12 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1.

Спецификация оборудования и материалов к листам ЗП -10,11. 17
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13 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1.
Вариант с Выводом ошиновки СН под углам 70*~90* на ячейковых
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1S Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1.
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Вариант с выводом ошиновки СН под углам 70ш~90* на

одностоечных опорах. План. 21
17 Автотрансформатор А ТДЦ7Н-200000/330/110-У1

Вариант г выводам ошиновки СН под углом 7СГ~9СГ на

одностоечных опорах. Вид А. 22
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площадок. План. 26

23 Пример размещения демонтируемого оборудования. 27

24 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1.
Определение минимальных расстояний am элементов установки

автотрансформатора до трубопроводов пожаротушения. 26

25 Гирлянда изоляторов поддерживающая одноцепная с

удлинительным тросом. 29
26 Гирлянда изоляторов поддерживающая одноцепная 30
27 Гирлянда изоляторов натяжная одноцепная 30
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Вариант с металлическими порталами. 3S

2 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1.

Вывод ошиновки СИ под углом 0120*
Схема расположения строительных конструкций.

Вариант с железобетонными порталами. 35

3 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1 Вывод

ошиновки СН под углом 70*~90* на ячейковых порталах 110 кВ.

Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами. 36

4 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1 Вывод

ошиновки СН под углом 70*-90* на ячейковых порталах 110 кВ.

Схема расположения строительных конструкций.

Вариант с железобетонными порталами. 36

5 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1. Вывод

ошиновки СН под углом 70*-30* на одностоечных опорах 110 кВ.

Схема расположения строительных конструкций.

Вариант с металлическими порталами. 37

6 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/330/110-У1. Вывод

ошиновки СН под углом 70*^90* на одностоечных опорах 110 кВ.
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7 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1
Вывод ошиновки СН под углом 0120?

Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с металлическими порталами. 38
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в Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1
Вывод ошиновки СНпод углам 0120?

Схема расположения строительных конструкций.
Вариант с железобетонными порталами. 38

9 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1. Вывод

ошиновки СН под углом 70120* на ячейковых порталах 110 кВ.

Схема расположения строительных конструкций
Вариант с металлическими порталами. 39

10 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1 Вывод

ошиновки СН под углам 70*^90* на ячейковых порталах 110 кВ.

Схема расположения строительных конструкций
Вариант с железобетонными порталами. 39

11 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1. Вывод

ошиновки СНпод углам 70120* на одностоечных опарах 110 кВ.

Схема расположения строительных конструкций

Вариант с металлическими порталами. 40
12 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/330/110-У1 Вывод

ошиновки СНпод углом 70120* на одностоечных опорах 110 кВ.
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Вариант с железобетонными порталами. 40

13 Схема расположения элементов трансформаторного портала

П С -З З О -П 41
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Схема расположения дополнительных элементов к порталам. 42
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16 Трансформаторные порталы ПЖ -330-Т1АЛЖ -330-Т1Ж .

Схема расположения дополнительных элементов к порталам. 44
17 У з лы Ц 45
18 Узлы В. IV. Спецификация болтов на узлы UV. 46
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i  Введение.

В работе приведены типобые чертежи установки автотрансформа
торов с  Высшим напряжением 330 кВ, средним напряжением 110 кВ мощ
ностью 125 и 2 0 0 MBA, разработанные институтом Тебзапэнергосеть- 

праектл
Данчый проект является переработкой типовых материалов для проек

тирования 407-03-433.876 части автотрансформаторов А ТДЦТН-1250С0/ 

/330/110-У1 и АТДЦТН-200000/330/110-У1 с учетом изменений, Внесенных 

эаВодами-изготобителями В конструкцию и номенклатуру оборудования, а 

также требований действующих нормативных документов. Автотрансфор
маторы изготавливаются Запорожским трансформаторным заводом ( ЗТЗХ

Типовые материалы для проектирования предназначены для применения 

в районах с L V I степени загрязненности атмосферы расположенных не вы

ше 1000 м над уровнем моря и сейсмичностью не выше 6 баллов.

2. Конструктивные решения.

Установочные чертежи разработаны с учетом расположения автотранс
форматоров Вдаль дороги обслуживания. В  работе принята привязка продоль

ной оси установки автотрансформаторов по отношению к оси дороги -  8,0 м. 

З то  обеспечивает возможность производить монтаж и ремонт автотранс

форматоров при помощи автокранов серийного изготовления, располагаемых 

на дороге.

Установка автотрансформаторов принята на катках (поставляемых 
комплектно с автотрансформаторамиX опирающихся на направляющие, пре
дусмотренные в фундаментах.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при 

повреждении автотрансформаторов, подними предусмотрена гравийная под
сыпка с бортовым ограждением, которые совместна образуют маслоприем-  

ник, рассчитанный на полный объем масла установленного трансформатора.

Отвод из маслоприемника масла, а также попадающих в него ливневых 
вод осуществляются подземным трубопроводом.

~ \ мм и

Удостоверяю, что проект соответствует 
действующим нормам и провилам.

Гпавный инженер проекта

794 мм для случаев наличия или отсутствия путей перекатки.
Для крепления ошиновки автотрансформаторов используются типовые 

стольные и железобетонные порталы, которые не рассчитаны на подъем 
колокола (съемной части бакаХ При этом имеется в виду, что планово-пре-  

дупредительные ремонты выполняются при помощи автокранов.
Портал располагается за пределами маслоприемника, что позволяет 

уменьшить размер последнего, а также снизить вероятность повреждения 
портала при пожаре трансформатора.

В  случае Вывода ошиновки СН вправо ( влево )  под углом до 20* устанав
ливается один трансформаторный портал, а при Выводе ошиновки СН под у г

лом 70**90* -  дополнительный ячейковый портал 110 кВ, либо одностоечная 

опора для гибких связей.

Ошиновка ВН принята аналогично ошиновке ОРУ3 3 0 кВ из проводов 

ПА-500 или 2хАС 500/В4. Ошиновка СН принта  по условию нагрева из ста-  

леалюминиевых проводов В соответствии с мощностью обмоток СН.

Ошиновка НИ в объем банной работы не Входит и выполняется па типо

вым разработкам шинных мостов и гибких связей 10 (б) кВ (407-03-625.91Х
Молниезащита узла установки автотрансформаторов о т прямых ударов 

молнии предусмотрена при помощи молниеотвода, устанавливаемого непосред

ственна на трансформаторном портале.

Вместе с тем, допустимость и целесообразность такого решения под

лежат уточнению при конкретном проектировании с учетом реальных ус
ловий и требований п. 432.137, ПУЭ.

Защита обмоток ВН и СН о т  перенапряжений предусматривается разряд

никами, устанавливаемыми соответственно В О Р У3 3 0 кВ и в ОРУ 110 кВ, а 

защита обмотки НН разрядниками, устанавливаемыми на опоре гибкой свя

зи или шинного моста по проекту 407-03-625.91.
Заземление корпуса автотрансформатора, нейтрали, портала ошиновки 

( в т.ч . молниеотвода )  и др. элементов принято стальной полосой сечением 

30x4 мм , присоединяемой к общему контуру заземления ПС, и выполняется 

с учетам требований п. 42.140 ПУЭ. Сечение полосы принято с учетам од

нофазного така короткого замыкания 20 кА. При больших токах сечение 

полосы заземления подлежит увеличению из расчета 6 мм на каждый ки

лоампер тока короткого замыкания.

Прокладка силовых и контрольных кабелей к автотрансформатору в 

пределах маслоприемника прин та  поверхностной В металлических коробах 

заводского изготовления.

3. Указания по применению электротехнических чертежей.

Проектные материалы электротехнической части м огут быть по их 

применению разделены на следующие группы:
1. Чертежи, предназначенные для применения в конкретных проектах без 

каких-либо изменений. К  ним относятся чертежи установки автотранс-

2. Чертежи, предназначенные для примениения в конкретных объектах, 

нуждающиеся в уточнении при привязке. К  этой группе относится спе

цификация оборудования и материалов, в которой необходимо уточнить 

параметры ошиновки и аппаратных зажимов.

3. Чертежи, используемые в качестве справочного материала. К  ним о т

носятсяt пояснительная записка, спецификации оборудования, чертежи 

размещения оборудования на ремонтных площадках.

При компоновке конкретных подстанций с использованием узла установ

ки трансформатора по данной работе, следует учиты вать: 

t Необходимость сооружения между трансформаторами огнезащитной 

перегородки ( см. типовой проект 3.407.1-171 Унифицированные огне

защитные перегородки для трансформаторов и автотрансформаторов * 

с учетом требований ПУЭ п. 4 2 2 3 3  X
2  Потребность в наличии свободной площадки вблизи трансформатора со 

стороны, противоположной соседнему, для размещения демонтируемых 

элементов (  см. лист ЭП-22 X
3  Необходимость сооружения анкерных устройств для перемещения тр а н -

4. Требования СНиП по защите am шума (СНиП 6-12-77 X 

5  Требования ПУЭ п. 42.137по защите обмоток трансформатора при на

личии молниеотводов на трансформаторном портале.

Д В . Лурье
Нач. отй. Раменский 3 J L 13.92
ГИЛ Лисье 13.92
ГИЛ сто. Ковалев 1332
Нач. га. Карпов 13.92

4 О7-03-621.91-ПЗСтадия I Лист \ Листов
Пояснительная записка

рп
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЪПРОЕКГ 

CmmHlemepdtpz
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4 Указания па применению строительной части.

В  строительной части проекта разработаны планы строительных кон
струкций и трансформаторные порталы для следующих условий применения-
1. Расчетная минимальная температура наружного воздуха па наиболее 

холодной пятидневке принята до минус 40* С  включительно.
2. пйр чативный скоростной напор ветра принят равным д ~  50 дан/м 

(5 0 кгс/м  X т £ . В ветровому району при повторяемости 1разв 10 лет.
5. Максимальная нормативная толщина гололеда на ошиновке принята 

равной С "2 0  мм, что соответствует IV району по гололеду при повто
ряемости 1 раз в 10 лет.

4. Грунты  в основаниях непучинистые. Характеристика грунтов ( класси
фикация )  принята па СНиП2.02.01-85.

5. Грунтовые воды отсутствую т.

6. Сейсмичность района строительства не выше 6 баллов.

7. Применение проекта не предусматривается в районах вечной мерзлоты, 
с макропористыми и просадочными грунтами, а также на площадках, по

дверженных оползням и карстам.

5  Конструктивные решения и расчетные положения.

5.1 Фундаменты под трансформаторы.

Фундаменты под трансформаторы приняты четырех типов па серии 

3.407.1-148 вып.1:

t  Из сборных железобетонных плит НСП, укладываемых на щебеночно-пес

чаном баласте (ти п  ФП).
2. Из унифицировнных железобетонных свай ( ти п  ФС X

3. Из унифицированных железобетонных подножников ( ти п  Ф Г X
4. Из унифицированных железобетонных цилиндрических фундаментов 

(ти п Ф Ц Х
Па верху свай, подножников и цилиндрических фундаментов предусма

триваются стальные балки для установки и закрепления рельса. Длина фун
даментов принята 3,5 м. Выбор типа фундаментов, толщины песчаной па- 

душки, тип свай следует принимать в зависимости о т  конкретных грунто

вых условий и нагрузок о т  трансформаторов в соответствии с указаниями 

по применению серии 3.407.1-148 вып. О.

5 2  Анкерные устройства (  якоря X

I  Анкерные устройства ( якоря )  необходимые для перемещения трансфор
маторов при их установке и выкатке разработаны в серии 3.407.1-148 
и в данном проекте.

2. Выбор типа закрепления производится в зависимости am несущей спо
собности основания анкера в соответствии с указаниями инструкции по 

применению серии 3.407.1-148 вып. О.

3  Закрепление полиспаста на анкере осуществляется при помощи инвен
тарного хомута, который в конкретном проекте заказывается в коли

честве одной штуки на ПС.

4. Вместо цилиндрических фундаментов возможна применение обрезков ци
линдрических труб.

5J3 Маслоприемники.
I  Маслоприемники выполнены в двух вариантах:

а) при наличии путей перекатки;

б) при наличии путей перекатки

2. Ограждение маслаприемника выполнено из сборных железобетонных 
плит типа ПН по серии 3.407.1-157 вып. I

3. Образуемая емкость маслоприемников рассчитана на прием масла транс

форматора в случае аварий и отвода его через специальный выпуск ( при
ямок )  в маслоуловитель.

4. Расположение приямка определяется в конкретном проекте по генплану 

в зависимости о т  расположения аварийных маслоотводов.

5. Днище маслаприемника, имеющее уклон 1 -0 ,0 0 5  в сторочу приямка, по
крывается цементной коркой толщиной 30 мм.

6. Маслоприемники заполняются промытым и просеяным гравием или непо

ристым щебнем крупностью am 30 да 50 мм.

5.4 Порталы ошиновки.

t  Порталы ошиновки -  стальные и железобетонные разработаны в данном 
проекте из элементов па серии 3.4072-149 вып.1,2  

2  Выбор типа закрепления стаек железобетонных порталов в грунте про
изводится па серии 3.4072 -1 4 9  вып. О.

6. Технико-экономические показатели.

Сопоставление технико-экономических показателей узлов установки 

автотрансформаторов А ТДЦТН-125000/330/110-91 и А ТДЦТН-200000/ 

/330/110-91по типовым материалам для проектирования 407-03-62131 

с типовыми материалами для проектирования 407-03-433.87.

N N
п/п Наименование показателей

Количество Экономия
попраекщ
ипжяпъ

по проекту 
tnуп щ к абсолют %

1 Расход стали на трансформа

торные конструкции 6,9 6,9 0 0

Показатели приведены из расчета расхода материалов на узел установ

ки автотрансформатора.

407-03-621.91-Г13
Формат А2
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Масса трансформато (в кг)

1. Полная -  24 7500
2 Транспортная -  212000
3 Колокола ( съемной чести)  -  14705

4. Масла ( всего )  -  85000
5. Масла, подлежащего солибке

(  заводам не поставляется )  -  7500

2стб./
&13

Установка разработана на аснобании чертежа 1ВБ.771.067ГЧ, 1991г, За- 
порожского трансформаторного завода ( ЗТЗ X 

Спуски к трансформатору выполняются на 5 -6 %  длиннее расстояния 
между точкой соединения проводов и контактным выводом (уточнить 
по месту I

3. Необходимость и сторона установки молниеотвода на трансформатор-  

нам портале уточняется по чертежам заземления и молниезащиты ПС 

Присоединение трансформаторного портала с молниеотводом к контуру 

заземления осуществить на расстоянии не менее 15м о т места присое
динения к нему нейтрали и бака трансформатора 

Элементы, изображенные пунктиром, не входят в объем данного чертежа.
6. Присоединение ошиновки НИ к трансформатору см. ТМП 407-03-625.91

7. Разводка силовых и контрольных кабелей по трансформатору выполня
ется в гибких металлорукавах марки РЗ-Ц-Х (поз.11 X Крепление метал-  
лорукавов с кабелем к трансформатору осуществляется по месту.

В. На листе условно изображен стальной трансформаторный портал. При 

железобетонном портале все монтажно-компоновочные решения сохра
няются.
Трансформатор напряжения устанавливается в данном месте при о тсутст
вии Р У НИ или при наличии Р У НН, питаемого через линейные регулировочные 

трансформаторы, а также при открытой установке токоограничивающих 

реакторов и отсутствии линейных регулировочных трансформаторов.
Вид А см. лист Э П -2 , спгиификацию оборудования и материалов см. лист 
3/7-3.

10.

Ночлтй. Раменский Й \ 13.S2
Нжантр. Ломоносова T3.S2
ГИЛ Лисье
Ноягр. КарпаО Ш ?
Инх.кат. ХейстВер & К . 13.S2

407-03-621.91-ЭП
Установочные чертежи mi . 

автотрансформаторов 330/111
Admompi 

А ТДЦТН-125000/ П0-У1

Вариант с выводом ошиновки 
СИ под углам 0*~20* 

_________ План,_________

РП

Лист Лишав-
27

ГЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЗСГ 
Санкт-Петербург
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Марка,
поз. Обозначение Наименобание Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

37 ТУ 34-13-11050-90 Распорка глухое
РГ-3-400 3 1J8

38 Т У 34-13-11050-90 Распорка дистанционная
глухая
Р-3-120 3 05/

40 ТУ 34-43-10167-80 Короб электротехничес-
кий стальной прямой
КП-0,15/0,4-2311-2000 3 38,0

41 Пластина соединительная
, 30x4 ГОСТ Ю3-76я 
L*120 ’В<ШкпГ0СТ535-ВВ" 4 ОМ

42 407-03-621.91-ЭПЯ 1 Кронштейн К-1 2 18

43 407-03-62191-ЗПЧ 3 Планка П-1 2 0,14

44 Уголок
, 63x52x6 ГОСТ 8509-72" 
М ОО В Cm 3т  ГОСТ535-33" 1 Об

Болты, ГОСТ 7798-70”
45 М 8x30 2
46 МЮхЗО 4
48 М12х30 2

Гайки, ГО С Т5915-70"
50 М 8 2
51 М10 4
52 М12 2

Шайбы, ГОСТ 11371-78"
54 Шайба 8 4
55 Шайба 10 8
56 Шайба 12 4

Марка,
поз. Обозначение Наименобание Кол,

Масса
ед.кг

Приме
чание

11 ТУ22-2173-71 Металлорукаб гибкий
РЗ-Ц-Х 30 i iм

12 Полоса заземления
$ 0 x4  ГО С ? 103-76”
В  Cm 3  кп ГО С Т 5 3 5 S B r Ю 0,94 м

13 Лист металлический
t г - т 4 0 0 x 2 ГО СТ 19304-30  
L - 6 5 0 в  С я ГЛ т Т й С Т 5 55 -5 В г 2 4.08 м

16 407-03-621.91-ЭП-27 Гирлянда изолятороб
натяжная одноцепная
2хПС70-Д 3 12.47
2хПСД70-Е 3 14.87

30 Зажимы аппаратные В Н

прессуемые
Т У 34-13-11438-89 А4АП-500-1А 3 1.62
ТУ 34-13-10211-89 2А4А-500-4 3 426

31 Зажимы аппаратные СН
прессуемые

ТУ 34-13-10211-89 2А6А-500-4 3 4.72

32 Зажимы аппаратные ТН
прессуемые

Т У 34-13-11438-89 А2А-400-2 ~ Г 0.7 1ля lb  кВ
тля 35 кВ

Т У 34-13-11438-89 А4А-400-2 5 0.83 для Ю кВ

33 Зажим аппаратный
прессуемый

Т У 34-13-11438-89 А4А-400-2 1 0.83

34 Зажим аппаратный
прессуемый

ТУ 34-13-11438-89 А2А-400-2 1 0.7

Марка,
поз. Обозначение Наименобание Кол.

Масса
едкг

Приме
чание

1 Автотрансформатор
трехфазный
трехобмоточный РПН
АШ ТН-125000/330/
/ 1Ю-У1 1 Г ~ Смлтбл.

2 407-03-621.91-ЗП-21 Шкаф трансформатора
напряжения 6-10 кВ
серия К-59 1

5 407-03-56730-ЭПЗ-37 Трансформатор
напряжения
3H0M-35-65 3 82

4 407-03-567.90-ЭПЗ-37 Предохранитель
токоограничибающий
ПКН-001-35У1 3 42.5

5 407-03-567.90-ЭПЗ-37 Разрядник бентильный
РВС-35 3 73

6 407-03-567.90-ЭПЗ-37 Регистратор
срабатываний
РР-1У1 3 1.75

7 Провод ошиновки ВН

АС 500/54, ГОСТ839-80"5 60 1.85 м
ТУ 16-505.397-72 ПА-500 30 1.33 м

8 Пробод ошиновки СН

АС 400/51, ГОСТ 839-80*6 65 1.49 м

9 Провод ошиновки ТН

АС 400/51, ГОСТ839-80/5 30 1.49 м

10 Провод ошиновки V 0

АС 400/51, ГОСТ 839-80" 5 10 1.49 м

1
4 0 7 - 0 3 - 6 2 1 . 9 1 - Э П
Установочные чертежи трехфазных 

\ автотрансформаторов 330/110 кВi
Начттд. Раменский 0392' Автотрансформатор 

< А ТШ Н-125000/330/1Ю -У1
Стадия Лист Листов

Нханто. Ломоносова ЛиХ 039? РП 3ГИЛ Лиаье 03,9?
Нач-го. Карлод Ц е: 039?Спецификация оборудования и ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЫРОЕКГ

Санкт-Петербург
Ннх. Ват Хейстбер 3 5 1 0332—ришенишши к лиинип л  г  /,
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Контактны е выводы

BH V* и НН35кВ НН6-10кВ

2d rJr*V
Йи  т

I ф-
S

Установкаразработана на основании чертежа 1ВБ.771067ГЧ, 1991г, За

порожского трансформаторного завода (  З Т З I  

Спуски к  трансформатору выполняются на 5 ~6 %  длиннее расстояния 

между точкой соединения проводов и контактны м выводом ( уточнить  

по м е сту).

Необходимость и сторона установки молниеотвода на трансформатор

ном портале уточ н яется по чертежам заземления и молниезащиты ПС  

Присоединение трансформаторного портала с  молниеотводом к контуру 

заземления осущ ествить на расстоянии не менее 15м о т  места присое

динения к  нему нейтрали и бака трансформатора.

Элементы, изображенные пунктиром, не входят в объем данного чертежа. 

Присоединение ошиновки НН к трансформатору см. ТМП 407-03-625.91. 

Разводка силовых и  контрольных кабелей по трансформатору выполня

е тс я  в  гибких металларукавах марки Р З -Ц -Х  (поз.111 Крепление м ето л- 

лорухабов с кабелем к трансформатору осущ ествляется по месту.

На листе  условно изображен стальной трансформаторный портал. При 

железобетонном портале все монтажно-компоновочные решения сохра-

I *

I
I!

III

I > Н Ц  
| > К 1ь — j

Масса трансформатора (в к г )

1. Полная -2 4 7 5 0 0

2 . Транспортная -  212000

3. Колокола ( съемной ч а сти )  -  14705

4. Масло ( всего)  -  85000

5. Масла, подлежащего доливке

( заводом не поставляется )  -  7500

няю тся.

9. Трансформатор напряжения устанавливается в данном месте при о т с у т с т 

вии Р У  НН или при наличии Р У  НН, питаемого через линейные регулировочные 

трансформаторы, а такж е при откры той установке токоограничивающих 

реакторов и о тс утс тв и и  линейных регулировочных трансформаторов.

10. Вид А см. ли с т Э П -5 , спецификацию оборудования и материалов см. ли с т  

З П -6 .

[ 91-ЗП4П7-П^-П?1П  I LJ /  K J\J kJ XL 1
Установочные чертежi/ трехфазных 

в 330/110 кВI автотрансформатора
Начмтд. РоменскиО 0392 л Лтптппиггнппмптпп Стадия Лист Листов
Нхантр. Ломоносова 03£Щ а  ГЛ11ТН-19ЧППП/Ч1П/11П-Ч1 РП 4ГИП Лиръе озз% Д и э и и и /з э и /Ш  Л
Начзр. Карпов озз2  Вариант с выводом ошиновки ТЕВЗАПЭНЕРГ0СЕТЬП:з0£КГ

Санкт-Петербург
Них, /кат Хействер 0332СН под углом  7СГ~90* на ячей-

I ковых пооталах. План.
Формат А 2
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5з/7ь/ заземления нейтрали трансформатора
4 д 1. См. Вместе с листами ЗП -4 , 6.

2. Шинный мост НН на биде А ислобно не показан.

407-03-621.91-ЭП
Ыстанобочные чертежи трехфазных 

абтатрансформатароб 330/110 кВ/У
Начлтд. Раменский 03.91 А бтотрансфарматор 

А ТДЦТН~125000/330/110-Н1
Стадия Лист Листай

Нхант Ломаносода 0132 РП 5ГИЛ /time 0192
Начгр. Корпий 0192 Вариант с Выбором ошинобки 

СИ под углом 70т„9 0 в на 
ячейкадых порталах. Вид А.

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-ПетербургИнх.кат. Хейстбер 0192
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Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Автотрансформатор
трехфазный
трехобмоточный РПН
А ТДЦТН-125000/330/
/110-У1 1 Сммтбл.

2 407-03-62191-ЭП-21 Шкаф трансформатора
напряжения 6-10 кВ
серия К-59 1

5 407-03-567.90-ЭПЗ-37 Трансформатор
напряжения
3H0M-3S-6S 3 82

4 407-03-56730-303-37 Предохранитель
токоограничивающий
ПКН-001-35У1 3 425

5 407-03-56730-303-37 Разрядник вентильный
РВС-35 3 73

6 407-03-56750-ЭПЗ-37 Регистратор
срабатываний
РР-1У1 3 1.75

7 Правой ошиновки ВН
АС 500/64, ГОСТ839-80“Е 60 155 м

ТУ 16-505397-72 ПА-500 30 и з м

8 Провод ошиновки СН
АС 400/51 ГОСТ839-80"Е 110 149 м

В Провод ошиновки ТН
АС 400/51 ГОСТ839-80“Е 30 149 м

Ю Провод ошиновки V е
АС400/51, ГОСТ 839-80“Е 10 ив м

11 ТУ 22-2173-71 Металларукав гибкий
P34J-X 30 1— 1м

12 Полоса заземления
50*4 ГОСТ ЮЗ-76" 
ВШ7ШТВГГ53Е=^Г 10 0.94 м

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса
ед.кг

Приме
чание

13 Лист металлический
L-C50 2 4.08 м

15 407-03-62191-ЭП-25 Гирлянда изоляторов под•
держивающая одноцепная
с удлинительным тросом
П х лс то -д 3 ___ iUVC3A
Ш 1СД70-Е 3 I-------1L.WC3/

16 407-03-62191-30-27 Г jp/шда изоляторов
натяжная одноцепная
2хПС70-Д 3 12.47
2ХПСД70-Е 3 14.87

23 Т У 34-13-11420-89 Скоба
СК-7-1А 2 0.38

30 Зажимы аппаратные ВН
прессуемые

Т У 34-13-11438-89 А4АП-500-1А 3 162
ТУ 34-13-Ю211-89 2А4А-500-4 3 4J26

31 Зажимы аппаратные СН
прессуемые

Т У 34-13-10211-89 2А6А-500-4 3 4.72

32 Зажимы аппаратные ТН
прессуемые

ТУ 34-13-11438-89 А2А-400-2 3 0.7 $ля Ю кй
1г ЧляЗБкй

ТУ 34-13-11438-89 А4А-400-2 3 053 для 10 кВ

33 Зажим аппаратный V е
прессуемый

Т У 34-13-11438-89 А4А-400-2 1 053

34 Зажим аппаратный
прессуемый

ТУ 34-13-11438-89 A2A-40Q-2 1 0.7

36 Зажим ответвительный
прессуемый.
ГОСТ 4262-84
0А-400-1 6 1.3

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

37 ТУ 34-13-11050-90 Распорка глухая
РГ-3-400 3 1.8

38 ТУ 34-13-1Ю50-90 Распорка дистанционная
глухая
Р-3-120 6 051

39 Проволока стальная
5.0-Щ-1, ГОСТ 3282-74 10.5 0.15

40 ТУ 34-43-10167-80 Короб электратехничес-
кий стальной прямой
КП-0,15/0,4 -2 У1 1*2000 3 385

41 Пластина соединительная
1 мл 30x4 ГОСТ ЮЗ-76" 
М 20 ’В Cm 3 кпТОСТ &3&-ёВ* 4 0.11

42 407-03-62131-ЭТШ1 Кронштейн К-1 2 15

43 407-03-62191-ЭПЛЗ Планка ГМ 2 0.14

44 Уголок
ж я й и ш т ш р 1 0 5

Болты. ГОСТ 7798-70"
45 М 8x30 2
46 МЮхЗО 4
48 М12х30 2

Гайки, ГОСТ 5915-70"
50 М8 2
51 М10 4
52 М12 2

Шайбы, ГОСТ 11371-78“
54 Шайба 8 4
55 Шайба 10 8
56 Шайба 12 4

Начлтд
Нмнтр.
ГИЛ
Начло.

—  407-03-621.91-ЭП

Лцрье
Каппой
ХеПапОео

Установочные чертежи mi 
автотрансформаторов

Автотрансформатор 
А ТДЦТН-125000/330/110-У1

Спецификация о бору давания и 
чате риалов к листам ЗП-4,5.

Стадия Лист Листав

РП

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКГ

Формат А2



12

Контактны е Выводы

»Q ННб-ЮкВ

Масса трансформатора (В к г)

1. Полная -2 4 7 5 0 0

2, Транспортная -2 1 2 0 0 0

3  Колокола ( съемной части)  -  14705

4. Масла ( Всего )  -  85000

5. Масла, подлежащего долиВке

( заВадам не поставляется )  -  7500

Установка разработана на основании чертежа 1ВБ.771.067ГЧ, 1991г, За

порожского трансформаторного заВада (З Т З  X 

Спуски к трансформатору Выполняются на 5 -6 %  длиннее расстояния 

между точкой соединения проВодаВ и контактным Выводам (уто чн ить  

па месту X

Неадходимость и сторона установки молниеотвода на трансформатор

ном портале уточняется па чертежам заземления и молниезащиты ПС, 

Присоединение трансформаторного портала с молниеотВадом к контуру 

заземления осущ ествить на расстоянии не менее 15м о т  места присое

динения к нему нейтрали и Вака трансформатора.

Элементы, изображенные пунктирам, не Входят В объем данного чертежа. 

Присоединение ошиновки НН к трансформатору см. ТМП 407-03-625.91  

Разводка силовых и контрольных кабелей по трансформатору Выполня
ется  В гибких металлорукавах марки Р З -Ц -Х  (  паз.11X Крепление метал-  

лорукаВоВ с кабелем к трансформатору осущ ествляется па месту.

На листе условно изображен стальной трансформаторный порта а  При 

железобетонном портале Все монтажно-компоновочные решения сохра

няются.

Трансформатор напряжения устанавливается В данном месте при о тс у тс т 

вии Р У  НН или при наличии Р У  НН, питаемого через линейные регулировочные 

трансформаторы, а также при откры той установке токоограничиВающих 

реакторов и о тсутстви и  линейных регулировочных трансформаторов.

Вид А см. ли ст Э П -в , спецификацию оборудования и материалов см. ли ст 

ЗП -9.

Нжонтр.
ГИЛ
Наягр.
Инх.кат

Лурье 03S.?
KapnaO ч И г' 0332 
Хейопдер 033.1

I

0332

4 О7-05-621.91-ЗП
Установочные чертежи трехфаэных 

автотрансформаторов 330/110 кВ
А Втотрансформатор 

А тТН-125000/330/110-У1
Вариант с Выводом ошиновки 

СН под углом 70*-90* на адно- 
стоечных опорах. План.

РП

ТЕВЗАГЖ РГиСЕТЬПРОШ  
СанклИЬперйрг

Формат А 2
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Марка,
поз. Обозначение Наименодание Кал.

Масса
е д к г

Приме
чание

1 Автотрансформатор

трехфазный

трехадматочный РПН

А ТМ Ш Н-12500а/330/

А Ю -У 1 1 1Сммюбл.
2 407-03-62191-ЗП -21 Шкаф трансформатора

напряжения 6 -Ю  кВ

серия К -5 9 1
3 407.53-567.90-3/13-37 Трансформатор

напряжения

3H0M -35-65 3 82
4 4 0 7 -0 3 -5 6 7 3 0 -3 0 3 -3 7 Предохранитель

такоограничиВающий

ПКН-001-3591 3 425
5 4 0 7 -0 3 -5 6 7 5 0 -З П З -3 7 Разрядник Вентильный

РВС-35 3 73

6 4 0 7 -0 3 -5 Б 7 3 0 -З П З -3 7 Регистратор

срабатываний

РР-191 3 175

7 ПроВад ошинаВки в н

АС 500/Ь4, ГОСТ839-8СГЕ 60 1JB5 м

T9 1 6 -5 0 5 3 9 7 -7 2 П А -50 0 30 133 м
8 ПроВад ошинаВки СН

А С 400/51, ГОСТ 839-80“Е 90 149 м

9 ПроВад ошиновки ТН

АС 400/51 ГО СТ839-80“Е 30 149 м

Ю ПроВад ашиноВки V s

АС 400/51, ГО СТ 839-80“L 10 1.49 м
11 Т У 22-2173-71 МеталлорукаВ гибкий

Р Э -Ц -Х 30 м
V Паласа заземления

30X4 ГОСТ Ш-75 "
W Cm Tm m TW BBr* 10 0.94 м

13 Л и ст металлический
1 _есл 400X 2ГОСТ 19504-90 
C"OOU ВОпЗкп ГОСТ535-вё 2 4.08 м

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
е д.к г

Приме
чание

14 407-03-621.91-ЭП-26 Гирлянда изоляторов под•
держиВающая аднацепная

□ * ПС70-Д 1 I
О хП С М 70-Е 1 I

15 407-03-62191-ЗП -25 Г ирлянда изоляторов под-

держиВающая аднацепная

с удлинительным тросом

О / п с ю -м 2 I
\JxncM 7 o-e  12 I

16 4 0 7 -0 3-62151-ЭП-27 Гирлянда изоляторов

натяжная аднацепная

2хПС70-Д 3 12.47

2ХПСЛ70-6 3 14.87

2 3 T9 34-13-11420-89 Скоба

СК-7-1А 2 0 5 8

за Зажимы аппаратные ВН

прессуемые

Т У 34-13-11438-89 А4АП-500-1А 3 162

Т У  54-13-Ю 211-89 2 А 4 А -5 0 0 -4 3 4 5 6

31 Зажимы аппаратные СН

прессуемые

Т У 34-13-10211-89 2А 6 А -5 0 0 -4 3 4.72

32 Зажимы аппаратные ТН

прессуемые

ТУ  34-13-11438-89 А 2 А -4 0 0 -2 - 4 - 0.7
для ip кЬ 
ОЛЯ 35 КС

ТУ  34-13-11438-89 А4А -400-2 3 0JB3 для Юк1

3 3 Зажим аппаратный V*

прессуемый

T934-13-11438-89 А4А -400-2 1 0 5 3

34 Зажим аппаратный

прессуемый

Т У 34-13-11438-89 А 2 А -4 0 0 -2 1 0.7

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал

Масса
ед.кг

Приме
чание

36 Зажим отВетВительный

прессуемый,

ГО С Т 4262-84

0А-400-1 6 13

3 7 T9 34-13-11050-90 Распорка глухая

Р Г-3 -4 0 0 3 15

38 T934-13-11050-90 Распорка дистанционная

глухая

Р-3-120 6 051
39 Проволока стальная

5.0-1Ц-1, Г О С Т 3282-74 21 0.15

40 T934-43-10167-80 Короб электратехничес-

кий стальной прямой

КП-0,15/0,4-291 1-2000 3 3 8 5
41 Пластина соединительная

L.120 ifoi 4 0.11

42 407-03-621.91 -Э П Л 1 Кронштейн К-1 2 18

43 407-03-62191-ЭП И .З Планка П -1 2 0.14

44 Уголок
1 ьзхЬлхь / ul i ЬЫ19~72в
La10°  Т Ш Ш гд с ГШ З ё Г 1 0 5

Б о ты , ГО С Т 7 7 9 8 -7 0 "
45 М 8x30 2
46 МЮхЗО 4
48 М12Х30 2

Гайки, ГО С Т 5 9 1 5 -7 0 "
5 0 М В 2
51 M1Q 4
52 М 12 2

Шайбы. ГО С Т 11371-78“
54 Шайба 8 4
55 Шайба Ю 8
56 Шайба 12 4

&
51

V*-.. | А П 7 - П ^ - Л ) 9— 1 Ч -U  /  U u  U Z .
Установочные чептеж1/ трехфазных 

В 330/110 хВ

t11г

Начлтд. Раменский Стадия Лист Листов
Нконтр. Ломоносова SojjU 033а л ТЛП TU^IO СЛПП SZ ТП /44П U4 РП 9ГИП Лисье С ё г

0392, А ™ Ц ТН  TZDUUU/33U/11U У1
Начхр. Карпоб ПК П'Х ^ г я »

•СЕЗЗАПЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ
Санкт-Петербург

Них. кал ХейстОер CJfcK,- 7 ^ 3  Спецификация оборудования и
^материалов к листам З П - 7,8 .

Фаомат А 2
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Контактные ВыВоды

А

5 Масса трансформатора (б к г)

1 __ t  Полная ~280000

2. Транспортная -1 8 0 0 0 0

I  3, Колокола ( съемной части J -  17100

| 4. Масла ( Всего)  -  80000

I 5. Масла, подлежащего далибке

" —  ( забодам не поставляется )  -  78524

ВН СИ B H V

t  Установка разработана на оснобании чертежа ИПБД.672 748Л03ГЧ, 1989гч 

Запорожского трансформаторчога забода (З Т З X

2  Спуски к трансформатору быполняются на 5~б%  длиннее расстояния между 

точкой соединения прободай и контактным Выбодом ( уточн ить по м есту X

3. Необходимость и сторона установки молниеотбода на трансформаторном 

портале уточняется по чертежам заземления и молниезащиты П С

4. Присоединение трансформаторного портала с молниеотбодом к контуру за
земления осущ ествить на расстоянии не менее 15м о т  места присоединения 

к нему нейтрали и бака трансформатора.
5. Злементы, изображенные пунктиром, не Входят б объем донного чертежа.
6. Присоединение ошинойки НИ к трансформатору см. ТМП 407-03-625.91.
7. Разбодка силобых и контрольных кабелей по трансформатору Выполняется 

В гибких металлорукабах морки Р З -Ц -Х  (  поз. 11X Крепление металларукабоб 

с кабелем к  трансформатору осущ ествляется по месту.
8. На листе условно изображен стальной трансформаторный портал. При желе

зобетонном портале бее монтлжно-кампонобочные решения сохраняются.

9. Трансформатор напряжения устанавливается б данном месте при о тс у тс т 
вии Р У  НИ или при наличии Р У  НН, питаемого через линейные регулировочные 

трансформаторы, а также при откры той установке токоограничиВающих 
реакторов и о тсутстви и линейных регулировочных трансформаторов.

10. Вид А  см. ли с т ЗП-11, спецификацию оборудования и материалов см. ли ст 

ЭП-12.

407-03-621.91-ЗП
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/110 кВ/"Л
Начмтд. Раменский % / U 03.92 Автотрансформатор 

А ТДЦТН-200000/330/110-У1
Стадия Лист Листов

Нконтр. Ломоносова 0332 РП ЮГИЛ Лцръе 0332
Начзр. Карпов 0332 Вариант с Выводом ошиновки 

СИ под углам 0 '~2 0т. 
План.

•СЕВЗАПШРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-ПетерВургИнг. from.ХейстВер ГУ-1 0392

Формат А 2
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М арт
ПОЗ. Обозначение Наименодание Кол.

Масса
ебкг

Приме
чание

1 Автотрансформатор
трехфазный
трехобмоточный РОН
А ТЩТН-2С10000/330/
/110-У1 1 Смшбл.

2 407-03-62131-30-21 Шкаф трансформатора
напряжения 6-10 кВ
серия К-59 1

3 407-03-567.90-ЭПЗ-37 Трансформатор
напряжения
3H0M-35-65 3 82

4 407-03-56730-303-37 Предохранитель
такоограничиВающий
ПКН-001-35У1 3 425

5 407-03-56730-303-37 Разрядник Вентильный
РВС-35 3 73

6 407-03-56730-303-37 Регистратор
срабатываний
РР-1У1 3 1.75

7 Пробой ошинобки ВН
АС 500/64, ГОСТ 839-80" 5 60 1.85 м

ТУ 16-505397-72 ПА-500 30 из м

8 ПроВод ошинобки СН
АС 400/51, ГОСТ839-80тЕ 65 1.49 м

9 ПроВод ошинобки ТН
АС 400/51, ГОСТ839-80*6 30 1.49 м

10 ПроВод ошинобки V м

АС 400/51, ГОСТ839-80"Е 10 1.49 м

11 ТУ22-2173-71 МеталлорукаВ гибкий
РЗ-Ц-Х 30 I__ I м

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
ед.кг

Приме
чание

12 Паласа заземления
ЗРх4 ГОСТ ЮЗ-76"
ВСяЗкпТ0С7В25-ЯВя’ 10 0.94 м

13 Лист металлический

1*050в Ст 3 кй ГОСТ535-88* 2 4.08 м

16 407-03-62131-ЗП-27 Гирлянда изоляторов
натяжная однацепная
2хПС70-Д 3 12.47
2ХПСД70-Е 3 14.87

30 Зажимы аппаратные ВН
прессуемые

ТУ 34-13-Ю211-89 2А6АП-500-4 2 7J0 (шсфсяпь
Т У 34-13-10211-89 2А6А-500-4 3 4.72

31 Зажимы аппаратные СН
прессуемые

ТУ 34-13-11438-89 А4А-400-2 6 0J83

32 Зажимы аппаратные ТН
прессуемые ■

Т У 34-13-11438-89 А2А-400-2 l J 0.7
ТУ 34-13-11438-89 А4А-400-2 3 083

33 Зажим аппаратный V е
прессуемый

ТУ 34-13-11438-89 А4А-400-2 1 0.83

34 Зажим аппаратный
прессуемый

ТУ 34-13-11438-89 А2А-400-2 1 0.7

35 Зажим атбетбительный ВН
прессуемый
0А-400-1, ГОСТ 4262-84 2 15

Т У 34-27-10256-81 ОАП-500-1 1 551

щ ;

М арт
паз. Обозначение Наименование Кал

Масса
едкг

Приме
чание

37 ТУ 34-13-11050-90 Распарка глухая
РГ-3-400 3 1.8

38 ТУ 34-13-11050-90 Распарка дистанционная
глухая
Р-3-120 3 051

40 ТУ34-43-Ю 167-80 Короб злектратехничес-
кий стальной прямой
КП-0,15А)А-2У1 L-2000 3 38.0

41 Пластина соединительная

<■•120 Щ гШ ?тсгзз£№ 4 011

42 407-03-62t91-m H 1 Кронштейн К-1 2 18

43 407-03-62191-ЭПЛЗ Планка П-1 2 014

44 Угалак

L"100 в cm 3  кп ГО С Т 5 35-68* 1 05

Боты , ГОСТ 7798-70“
45 М8х30 2
46 МЮхЗО 4
48 М12х30 2

Гайки, ГОСТ 5915-70"
50 М8 2
51 М10 4
52 М 12 2

Шайбы, ГОСТ 11371-78*
54 Шайба 8 4
55 Шайба 10 8
56 Шайба 12 4

407-03-621.91-ЭП
Установочные чертежи трехфаэных 

абтотоансфооматороВ 330/110кВ52_
Начлтд. Раменский 0392 Автотрансформатор 

А ТДЦТН-200000/330/110-У1
Стадия Лист Листов

Нконтр Ломоносова 0392 РП 12ГИЛ Лиоье <'Д > г 0392
НГН2Р Каопой 0392 Спецификация оборудования и 

материалов к листам 
ЭП-Ю 11.

•СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬГРОЕКТ
Санкт-Петербург

Инж tram. ХейстВер eg*. 0392

Формат А2



1

Контактны е ВыВоды 

СИ  
170

BHV*

ННб-Ю кВ

Cm ^ Cm

! М \  \
к.___ J

Масса трансформатора (0 к г)

I  Полная -  280000

2. Транспортная -1 8 0 0 0 0

3. Колокола ( съемной части )  -  17100

4. Масло (Всего )  -  80000

5. Масла, подлежащего до лид кв

(  заВодом не поставляется)  -  78524

Установка разработана на основании чертежа ИПБД.672 748.003ГЧ, 1989г., 
Запорожского трансформаторного заВада ( З ТЗ X  

Спуски к  трансформатору Выполняются на 5 JS %  длиннее расстояния между 

точкой соединения проВодоВ и контактным Выводом ( уточн ить по м есту X 

Необходимость и сторона установки молниеотбода на трансформаторном 

портале уточняется по чертежам заземления и молниезащиты ПС. 
Присоединение трансформаторного портала с молниеотводом к контуру за
земления осуществить на расстоянии не менее 15м о т  места присоединения 

к нему нейтрали и бака трансформатора.
Элементы, изображенные пунктиром, не Входят В объем данного чертежа. 
Присоединение ошиноВки НН к трансформатору см. ТМП 407-03-625.91. 
РазВадка силаВых и контрольных кабелей по трансформатору Выполняется 

В гибких металлорукаВах марки Р З -Ц -Х  ( поз.11 X Крепление металлорукаВоВ 

с кабелем к трансформатору осуществляется па месту.
На листе условно изображен стальной трансформаторный портал. При желе

зобетонном портале Все монтажно-кампоноВочные решения сохраняются. 

Трансформатор напряжения устанавливается В данном месте при о тс у тс т 
вии Р У  НН или при наличии Р У  НН, питаемого через линейные регулировочные 

трансформаторы, а также пои откры той установке токоограничиВающих 

реакторов и о тсутстви и линейных регулировочных трансформаторов.
Вид А см. ли ст ЗП-14, спецификацию оборудования и материалов см. ли с т 

ЗП-15.

Начлтд.
Нхантр.
ГИЛ
Ноягр.

Ломоносова
Лурье
Карлой

Инж. Ikam Хедствер

&:

0192
01921

407-03-621.91-ЭП
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/110 кВ
Автотрансформатор 

А ТДЦТН-260000/330/110-У1

СН под углом 70*~S0m на ячей- 
коВых пооталах. План.

Стадия

РП 13

ГЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Санкт-Петербург

Формат А 2
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Узлы заземления нейтрали трансформатора

1. См. вместе с листами ЭП-13,15.
2 . Шинный м о с т Н Н  на би&> А ц сла В но  не показан.

407-03-621.91-ЭП
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/110 кВ
Начмтй. Раменсхиа 0332 А Втотрансфарматор 

А ТД Ц ТН -2 0 0 0 0 0 Уз3 0 /т-У1
Стадия Лист Листай

Нхонтр. Ломоносова 0332 РП 14ГИЛ Лурье 0392
Начли Карлой 0392 Вариант с Выводом ошиновки 

СН под углом 70*~90ш на 
ячедкоВых порталах. Вид А.

’СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬГРОЕКТ'
Сткт-ПетерйщяИнх кат Хейстйер 0392

Формат А 2
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Марка,
паз. Обозначение Иаименобание Кол.

Масса
е дк г

Приме
чание

1 АОтотрансфарматор

трехфазный
трехобмоточный РПН
А ТДЦТН-200000/330/
/110-У1 1

\  IСмшбл.
2 407-03-621.91-ЭП-21 Шкаф трансформатора

напряжения 6-10 кВ
серия К -59 1

3 407-03-567.90-ЭПЗ-37 Трансформатор
напряжения
3H0M-35-65 3 82

4 407-03-567.90-ЭПЗ-37 Предохранитель
токоограничивающий
ПКН-001-35У1 3 423

5 407-03-567.90-ЭПЗ-37 Разрядник Оентильный
РВС-35 3 73

6 407-03-567.90-ЭПЗ-37 Регистратор
срабатываний

РР-1У1 3 175
7 Провод ошинобки ВН

АС 500/54, ГОСТ839-00“£ 60 1.85 м
ТУ 16-505397-72 ПА-500 30 133 м

8 Провод ошиновки СИ
АС400/51, ГОСТ839-80“Е 110 149 м

9 Провод ошиновки ТН
АС 400/51, ГОСТ839-80“Е 30 149 м

10 Провод ошиновки V е

АС 400/51, ГОСТ839-80“Е 10 149 м
11 Т У 22-2173-71 Металлорукав гибкий

РЗ-Ц -Х 30 1 1м
12 Паласа заземления

10 034 м
Г5_ Лист металлический

№ 5 0  в ^ с т з т Г о а Ш н з о " 2 4.08 м

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

15 407-03-62131-ЗП-25 Гирлянда изоляторов под-
держивающая однацепная
с удлинительным тросом
ПМ1С70-М 3 UVC3A
Г2хПСД70-Е 3 1------- 1fL.VIC31

16 407-03-62131-ЗП-27 Гирлянда изоляторов
натяжная одноцепная

2хПС70-Д 3 12.47
2хПСД70-Е 3 14JB7

23 ТУ 34-13-11420-89 Скоба
СК-7-1А 2 0 38

30 Зажимы аппаратные ВН
прессуемые

Т У 34-13-10211-89 2А6АП-500-4 2 7J0 разобрать
Т У 34-13-10211-89 2А6А-500-4 3 4.72

31 Зажимы аппаратные СН
прессуемые

Т У 34-13-11438-89 А4А-400-2 6 0 3 3

32 Зажимы аппаратные ТН
прессуемые

Т У 34-13-11438-89 А 2А-400-2 3 0.7
ТУ 34-13-11438-89 А4А-400-2 3 0 3 3

33 Зажим аппаратный V е
прессуемый

Т У 34-13-11438-89 А4А-400-2 1 0 3 3
34 Зажим аппаратный

прессуемый

ТУ 34-13-11438-89 А2А-400-2 1 0.7
35 Зажим ответвительный ВН

прессуемый

ОА-400-1, ГО СТ 4262-84 2 13

Т У 34-27-10256-81 0АП-500-1 1 531

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

36 Зажим ответвительный СН
прессуемый.
ГО СТ 4262-84
0А-400-1 6 1.3

37 Т У 34-13-11050-90 Распорка глухая

РГ-3 -4 0 0 3 18

38 Т У 34-13-11050-90 Распорка дистанционная

глухая

Р-3-120 6 0.51
39 Проволока стальная

53-Ш -1, ГО С Т3282-74 10.5 0.15
40 Т У 34-43-10167-80 Короб электратехничес-

кий стальной прямой
КП-0,15/0,4-2У1 L-2000 3 38XJ

41 Пластина соединительная

L-120 Ш № <№ % & & 4 0.11

42 407-03-62131-ЭПЯ 1 Кронштейн К-1 2 18
43 407-03-621.91-ЭПЯЗ Планка П-1 2 0.14
44 Уголок

1 63x53x6 ГОСТ8509-72" 
La*ao ТСтЗкп ГОСТ535-59* 1 0.6

Б о ты , ГО СТ 7798-70“
45 М 8x30 2
46 МЮхЗО 4
48 М12х30 2

Гайки, ГОСТ 5915-70“
50 М 8 2
51 М10 4
52 М12 2

Шайбы, ГОСТ 11371-78“
54 Шайба 8 4
55 Шайба 10 8
56 Шайба 12 4

4 0 7 - 0 3 - 6 2 1 . 9 1 - Э П
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/110 кВ
Начлюд. Раменский 0392 Автотрансформатор 

А Ш ТН-200000/330/110-У1
Стадия Лист I Листов

Нжантр. Ломоносова «kjiK 0392 РП 15 jГИЛ v Лиоье 03.92
Начло Каспай W ,- 0392 Спецификация оборудования и 

материалов к листам 
ЭП-13.14.

ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

Инг. кат. ХейапОер 0392

Формат А2



I

Контактны е Выводы 

СИ
170

BHV*
65

Я

Масса трансформатора (0 к г)

1 Полная -  2 80 000

2. Транспортная -1 8 0 0 0 0

3. Колокола ( съемной части )  -  17100

4. Масла ( Всего)  -  800 00

5. Масла, подлежащего доливке

( забавам не поставляется )  -  78524

2 о т б у ^ ^
013

НН6~10кВ

10.

Установка разработана на основании чертежа ИПБД.672 748.003ГЧ, 1989гн 

Запорожского трансформаторного заВода ( З ТЗ X  

Спуски к  трансформатору Выполняются на 5~6 %  длиннее расстояния между 

точкой соединения прободав и контактны м  Выводом ( уто ч н и ть  по м есту X 

Необходимость и сторона установки молниеотвода на трансформаторном 

портале уточняется по чертежам заземления и молниеэащиты ПС. 

Присоединение трансформаторного портала с малниеотбодом к  контуру за-  

эемления осущ ествить на расстоянии не менее 15м am места присоединения 

к  нему нейтрали и бака трансформатора.

Элементы, изображенные пунктиром, не Входят В объем данного чертежа. 

Присоединение ошиновки НН к трансформатору см. ТМП 407-03-625.91. 

Разводка силовых и контрольных кабелей по трансформатору Выполняется 

В гибких металлорукавах марки Р З -Ц -Х  (  поз. 11X Крепление металлорукаВоб 

с кабелем к трансформатору осущ ествляется по месту.

На листе условно изображен стальной трансформаторный портал. При желе

зобетонном портале Все монтажно-компоновочные решения сохраняются. 

Трансформатор напряжения устанавливается В данном месте при о т с у т с т 

вии Р У  НН или при наличии Р У  НН, питаемого через линейные регулировочные 

трансформаторы, а такж е щ,и откры той установке токоограничивающих 

реакторов и о тсутств и и  линейных регулировочных трансформаторов.

Вид А  см. ли с т ЭП-17, спецификацию оборудования и материалов см. ли с т 

ЭП-18.

Начлтй.
Нжонтр.
ГИЛ
Начлр.

Раменский
/1аманасаба
Лцрье
Карпов
Хействер <С9$к_

Т7ТГТ0392
0392
0392

4 О7-03-621.91-ЗП
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/110 кВ

Автотрансформ атор 
А  ТДЦТН-200000/330/110-1У1

оз92\ Вариант с Выводом ошиновки 
0392fH  под углом  7СГ„9СГ на одно- 

стоечных опорах. План.

Стадия

РП
Лист

•СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 
Санкт-ЛетерВщв

Формат А 2



Формат А 2



Ин
5 

Мп
оЗ

л 
По

дп
ис

ь и
 да

та
 

Вз
аи

ни
нд

И|
 

АЛ
Ьб

йМ
 1

23

Марка,
лох Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Автотрансформатор
трехфазный
трехобматочный РПН
А ТДЦТН-200000/330/
/110-91 1 l IСммтбл

2 407-03-62191-ЭП-21 Шкаф трансформатора
напряжения 6-10 кВ
серия К-59 1

3 407-03-56730-303-37 Трансформатор
напряжения
3H0M-35-65 3 82

4 407-03-56730-303-37 Предохранитель
такоаграничивающий
ПКН-001-35У1 3 423

5 407-03-56730-303-37 Разрядник вентильный
РВС-35 3 73

6 407-03-56730-ЭПЗ-37 Регистратор
срабатываний
РР-1У1 3 1.75

7 Провод ошиновки ВН
АС500/54, Г0СТ839-80ГЕ 60 1.85 м

T916-505397-72 ПА-500 30 из м
8 Провод ошиновки СИ

АС 400/51. ГОСТ839-80ГЕ 90 1.49 м
9 Провод ошиновки ТН

АС 400/51. ГОСТ839-&УЕ 30 149 м
Ю Поавад ошиновки V s

f it400/51. Г0СТ839-8О”£ 10 1.49 м
11 Т У 22-2173-71 Металлорукав гибкий

РЗ-Ц-Х 30 |м
12 Паласа заземления

шт т щ п & Ж 1 7 . ---------
ВСл! 3 кп ПОСТ 535-68* ю 034 м

13 Лист металлический
L*o5U в Cm3  кп ГОСТ53548" 2 4.08 м

. 14 407-03-621.91-ЭП-26 Гирлянда изоляторов под-
держивающая одноцепная
[_\хПС70-Д 1 I
ЦхПСД70-Е ' 1 I

Марка,
пах Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

15 407-03-621.91-317-25 Гирлянда изоляторов под-
держивающая одноцепная
с удлинительным тросом
О (П С 70-4 2 I
[_1хПСД70-Е 2 I

16 407-03-62131-ЭП-27 Г ирлянда изоляторов
натяжная аднацепная
2хПС70-Д 3 1Z47
2хПСД70-Е 3 14.87

23 Т У 34-13-11420-89 Скоба
СК-7-1А 2 038

30 Зажимы аппаратные ВН
прессуемые

Т У 34-13-10211-89 2А6АП-500-4 2 7J0 изодрать

ТУ 34-13-Ю211-89 2А6А-500-4 3 4.72
31 Зажимы аппаратные СН

прессуемые
Т У 34-13-11438-89 А4А-400-2 6 083

32 Зажимы аппаратные ТН
прессуемые

ТУ 34-13-11438-89 А2А-400-2 3 0.7
ТУ 34-13-11438-89 А4А-400-2 3 083

33 Зажим аппаратный V 0
прессуемый

ТУ 34-13-11438-89 А4А-400-2 1 083
34 Зажим аппаратный

прессуемый
Т У 34-13-11438-89 А2А-400-2 1 0.7

35 Зажим ответвительный ВН
прессуемый
0А-4ОО-Х; ГОСТ 4262-84 2 и

Т У 34-27-10256-81 0АП-500-1 1 531

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

36 Зажим ответвительный СН
прессуемый,
ГО СТ4262-84
0А-400-1 6 13

37 ТУ 34-13-11050-90 Распарка глухая
РГ-3-400 3 18

38 ТУ 34-13-11050-90 Распарка дистанционная
глухая
Р-3-120 6 031

39 Проволока стальная
5.0-Щ-1, ГОСТ 3282-74 21 0.15

40 T9 34-45-Ю167-8С Короб злектротехничес-
кий стальной прямой
КП-0,15А),4-2У1 L-2Q00 3 383

41 Пластина соединительная

1.120 № Ч 2 £ г & ^ 4 0.11
42 407-03-62191-ЭПЛ 1 Кронштейн К-1 2 18
43 407-03-62131-ЭПИ.З Планка П-1 2 0.14
44 Уголок

l- ю о t& ftV a M g y 1 0 8
Болты, ГОСТ 7798-70"

45 МвхЗО 2
46 МЮхЗО 4
48 М12х30 2

Гайки. ГОСТ 5915-70"
50 М 8 2
51 М10 4
52 М 12 2

Шайбы, ГОСТ 11371-78"
54 Шайба 8 4
55 Шайба Ю 8
56 Шайба 12 4

407-03-621.91-ЭП
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/110 кВ
Начлтд. Роменаал) 0392 Автотрансформатор 

A TMUTH-200000/350/110-91
Стадия Лист _ Листов

Нхонтр. Ломоносова 0332 РП 18ГИЛ /time ГИ97
Начгр Каппов Ж Г Г 0392 Спецификация оборудования и 

материалов к листам 
ЭП-16,17.

•СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Летервург

Инх дат. Хевствер 0332

Формат А2
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на бетонный блок

43 40

Под шкафом кабели закрыть 

металлическим листом ( поз.13) 

по месту.

4 0 7 - 0 3 - 6 2 1 . 9 1 - З П
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/110 кВ,,/П
Начлтй. Раменский 0392 Стадия Лист Листов
Нкантр. Ломоносова ЛлмАч0392

РП 19ГИЛ Лцрье / 0392
HtPW Карпов *У1А- 0392

У э лы Ц к 1/И V. ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКГ 
Санкт-Петербург

Инх.кат ХеОапвео c £ L 0392

Формат АЗ
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I

Вид В  (  для HH 3 5  кВ l
3 2

t  На чертеже показан дариант установки шкафа ТН на незаглубленном 

фундаменте. При фундаменте заглубленного ти п а  бее компоновочные ре-  - 
шения сохраняются.

2. Гирлянды изоляторов (поз. 1 6 ) крепить к кронштейну, входящему в комп

ле к т шкафа ТН, предварительно просверлив в нем отверстия (см. узел V II

3. Полосу заземления приварить к основанию шкафа ТН.

407-03-621.91-ЗП
Установочные чертежи трехфаэных 

автотрансформаторов 330/110 кВ/ 1
Начмтд. Раменский 03 92 Стадия Лист Листов
Нкантр. Ломоносова 0192

РП 21ГИЛ Лцоъе 02.92
Начзр. КарпаО 01.92

Вид Б •СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ‘
Санкт-ПетербургИнж. Beam.ХейстВер 0192

Формат А 2



Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
е д.к г

Приме
чание

1 Активная часть 1 139000

2 Колокол 1 17100

3 Шпальная клеть 1
4 Инвентарные сборно -

-разборные подмости 1

5 Шатровое укры тие 1
6 Кран полнапаваротный

гидравлический на специ-

альном июссси автомо-

бильнога типа  с много-

секционнойтелескопичес-

кой стрелой

КС-6471 1

Ремонтные площадки Выполняются с минимальным уклоном, обеспечивающим 

отВод поверхностных Вод, и должны иметь твердое непылящее покрытие 

( асфальто-бетонное на щебеночном или граВидном основании, черно-граВий- 

ное или цементно-бетонное I  Размеры площадок показаны ориентировочно. 

На Время ремонта автотрансформатора с использованием кранового у с т 

ройства ошиновка, расположенная над ним, подлежит демонтажу.

После демонтажа оборудования и снятия колокола над активной частью ав

тотрансформатора устанавливается шатровое укрытие, 

ф и  конкретном проектировании Взаимное расположение площадок может 

бы ть изменено.

Расстояние между осями автотрансформаторов определяется по типовым 

материалам для проектирования 407-03-491.88 в зависимости о т  компо

новки О РУ 330 кВ.

См. Вместе с листом ЭП-23.

407-03-621.91-ЭП
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/110 кВ
Начмтд. Раменский ОШ Стадия Лист Листав
Нконт Ломоносова 031)2

РП 22ГИЛ Лцрье ОШ
Начхр Карпов Ш Г 0332 Взаимное расположение двух 

автотрансформаторов и ре
монтных площадок. План.

ГЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКГ
Санкт-ЛетерВург

Инх team.Хействер 0332

Формат А 2
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Перечень оборудования

Площадка для размещения Кран КС-6471 Январей' Площадка для размещения 
демонтируемого оборудования

См. Вместе с листом ЗП-22.

1 2 3 4 5 6
26 Цеолитодая установка 1
27 Установка передвижная

Вакуумной обработки и
азотирования транарор-
моторного масла 1

28 Вакуумнасос 1

29 Установка низкотемпера-
турной обработки

изоляции 1
30 Трансформатор сварочный 1
31 Установка осушки Воздуха 1
32 Компрессор 1
33 Выпрямительная установка 1

34 Сборка силовая серии РТСШ 1

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

1 Колокол ( съемная части

бака) 1 17100

2 Шпальная клеть 1
3 Активная часть 1139000

4 Инвентарные сборно-
-разборные подмости 1

5 Шкаф автоматического
управления охлаждением 2 350

6 Шкаф зажимов 1 72
7 Лестница 1
8 Установка трансформа-

торов тока ВН 3

9 Установка трансформа -
тарав така СН 3

10 Установка трансформа-

тара тока V * 1
11 Ввод V ' 1 16.7
12 С тул для установки

Ввода ВН 3
13 ВВодВН 3 1175
14 С тул для установки

Ввода СН 3
15 ВВодСН 3 278
16 С тул для установки

Ввода НИ 3
17 ВВодНН 3 102
18 Охлаждающее устройство 6 988
19 Емкость инвентарная для

крепежа 1
20 Емкость инвентарная для

масла 1
21 Фильтр 1
22 Маслопадогреватель 1
23 Маслонасос 1
24 Шкаф распределительный

силовой 1
25 Расширитель 1

407-03-621.91-ЭП
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/110 кВ
Начлтд. /°оменскиО 0 3 9 2 Стадия Лист Листов
Нканто. iЬманасаВа l o J H 0 3 9 2

Р П 23ГИЛ /Ьрье 0 3 9 2
Наягр А'орлов 1р£:0 3 9 2 П п и м а п  п т а м а ш в и п а •СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-ПетербургИнх. from X'ейстВер 0 3 9 2 Лампигпируемого оборудования.

Формат А2
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Таблица 1

Т . Л Л Т Л Г
п шт 9 Ю 12
[. мм 1143 1270 1524
L  мм 4 9 5 8 5 0 8 5 5 3 3 9

Масса кг 4 3 .9 8 4 7 .3 8 54.18

Таблица 2

£ 5 ^
J 1 0 L - -  
L ММ _

\ Ш Ш Ж Ж ж е

10 11 13 15

1016 1270 1397 1651 1905

L  мм 4831 5085 5212 5466 5720
Масса, кг 50,18 59,18 63,98 73,18 82,38

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса
ед.кг

Приме
чание

17 T934 1311341-88 Изолятор стеклянный

ПС70-Д п 3.4 at табл. 1
ПСД70-Е п 4.6 аиюдл.2

T9 3 4  13.10272-88 Серьга

18 СРС-7-16 1 034
19 СР-12-16 1 0.41

21 T9 34 13.11309-88 Ушко специальное
9С-7-16 2 125

22 T934 13.11129-89 9зел крепления гирлянды

К ГП -7 -3 1 0.44

24 ТУ  34 13.11420-89 Скоба

СК-12-1А 1 0.91

26 Зажим поддерживающий

глухой

2ПГН -5-1 1 5.0

ГО С Т20409-75

28 Зажим натяжной

прессуемый

Н С -50-3 2 1.2

ГО С Т 11726-74

29 Канат 9,1-Г-В-Ж -Н-1370

ГО С Т 3063-80 3 3 0.417S

Масса гирлянды т см. табл.

t  Чертеж разработан на аснабании каталога ‘Арматура для Воздушных

линий электропередачи * Информэнерго, 1991г.

2. Размер В числителе относится к изолятору ПС70-Д, а В знаменателе -  

-к  изолятору ПСД70-Е.

407-03-621.91-ЭП
Установочные чертежи трехфаэных 

______ автотрансформаторов 330/110 кВ
Начмтд. Раменский 03.S2 Стадия Лист Листай
Нканто. Ламоносайа 03.92

РП 25ГИП Лцрье П3.*7
Начло. Карпоб 0192 Гирлянда изоляторов 

поддерживающая одноцепная 
с иолинительным тоосам.

’СЕВЗАПЭНЕРГШТЬПРОЕКТ4 
Санкт-Петербург

Инж. Вкcun.ХейстОео ой. 0397

Формат А 2
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I  Чертеж разработан на осноба- 
нии каталога 'Арматура для воз

душных линий электропередачи' 
Информэнерга, 1991г.

2. Размер в числителе относится 

к изолятору П С 70-Д а  б знаме
нателе -к  изолятору ПСД70-Е

Таблица 1

Н к т Ж

а шт. 9 10 12

L mm 1143 1270 1524

L .m 1460 1587 1841

Масса, кг 37J63 41J03 47JB3

Таблица 2

Ш Ж Ж Ж П У Ж

п.ш т. 8 10 11 13 15

L mm Ю16 1270 1397 1651 1905

L mm 1333 1587 1714 1968 2222

Масса, кг 43,83 53,03 57,63 66,83 76,03

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса
ед.кг

Приме
чание

17 ТУ 34 13.11341-88 Изолятор стеклянный

ПС70-Д п 3.4 тта б л. J
ПСД70-Е п 46 т . табл. 2

18 ТУ 34 13.70272-88 Серьга
СРС-7-16 1 024

21 ТУ 34 13.11309-88 Ушко специальное

УС-7-16 1 125

22 ТУ 34 13.11129-89 Узел крепления гирлянды

К ГП -7-3 1 0.44

26 Зажим поддерживающий
глухой
2ПГН-5-1 1 5.0
ГО С Т20409-75

Масса гирлянды т см. табл.

407-03-621.91-ЭП
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/110 кВ
HaHjumd Раменский 03.92 Стадия Лист Листав
Нханто. Ломоносова 03.92

РП 26ГИП Лцрье 0332
Нснгр. Карпов Щ - 03.92 Гирлянда изоляторов 

поддерживающая одно цепная
СЕВЗАПЭНСРГОСЕТЬПРОеКГ

Санкт-Петербург
Шх.!кат. Хеиствеа 0392

Формат АЗ
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Спецификация оборудования и материалов

1. Чертеж разработан на основа
нии каталога * Арматура для воз
душных линий электропередачит, 

Информэнерга, 1991г.

2. Размер в числителе относится 

к изолятору ПС70-Д, а в знаме
нателе -  к изолятору ПСД70-Е

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

17 ТУ 34 13.11341-88 Изолятор стеклянный
ПС70-Д 2 3.4

ПСД70-Е 2 4.6
18 Т У 34 13.10272-88 Серьга

СРС-7-16 1 0.34

20 Т У 34 13.11309-88 Ушко двухлапчатое

укороченное
У2К-7-16 1 0 7 5

22 ТУ 34 13.11129-89 Узел крепления гирлянды

К ГП -7 -3 1 0.44
25 ТУ 34 13.11124-88 Звено промежуточное

переходное
ПРТ-7/16-2 1 0.96

27 ТУ 34 13.11419-89 Зажим натяжной
прессуемый
НАС-450-1 1 3.18

12.47
h u l l  и г и р л я н и а

14.87

Начшй.
Нкант
ГИП
На-̂ гр
Них, ват

Раменский
Ломоносова
Лиоье
Карпов
Хействво

03.92
0332
03.S2
0392
03S2

4 О7-03-621.91-ЭП
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/110 кВ

Гирлянда изоляторов 
натяжная одноцепная

Стадия Лист Листов

РП 27

•СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Санкт-Петербург

Формат АЗ
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Спецификация

Поз. Наименобание Кол
Обозначение

документа

1 У го т  50x5, ГОСТ8509-86,1*350 1

2 Угаж50хЧ, ГОСТ8509-66,1-ЮО 1

3 Скоба С-1 1 407-03-62131-ЗЛЛ2

4 болт М12Х35, ГОСТ 7798-70* 4

5 Гайка М12. ГО С Т5915-70- 4

6 Шайба 12, ГОСТ 11371-78- 4

407-03-621.91-ЗП.И. 1
НанлпА
Нконто.
ГИЛ \ Лионе

я щ ж е т г ' ш  
извашштш Кронштейн К-1

Начла Карта
Инж. кат. ХеОстдео

0332
0332
0332

Стадия Масса Масштаб

Р П 1J8Q Ь50

Лист 1 I Листов 1

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЪПРОЕКГ
Сашя-Петербурл

Формат А4

R3 R15

г г
г 13 35 [ 35

t
*Г 'I 
96ф ~i

014

Размеры для спрабок

Начмтд.
Нканто.
ГИЛ
Начла.
Инж. кот.

Раменский
Ломоносова
Лионе
Карпов

З з 0332
0332
0332

407-03-621.91-ЭПИ.2

Скоба С1

озз2  Лист 3  ГОСТ 19903-74-
В Cm3 кп ГОСТ 14637-79

Стадия Масса Масштаб

РП 0.093 ы

Лист 1 I Листов 1

ТЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ‘
Санкт-Летербщя

I
г 20 . 30 1

150

-  Ь т . - П -Й

6

* Размеры для спрабок

Начмтд
Нконто.
ГИЛ
Начло.
Инж. кат,

Раменский
Ломоносова
Лиоье
Карпов
ХейапВер

0332
0332
0332
0332
0332

407-03-621.91-ЭПИ.З

Планка П-1

Полоса'30x4 ГО СТ 103-76-
В Cm3 кп ГО С Т535-88-

Стадия Масса Масштаб

РП 0.14 1-2

Лист 1 I Листай 1

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЫГОЕКГ
СанкяНкаерОир*

Формат А4 Формат А4



Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов 
ЗаВад-изготаВатель ( для импортного оборудования -  страна .фирма )

Тип. марка 
оборудования, 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Код заВода 
изготовителя

Код обору да
вания, мате

риала

Цена
единицы
оборудо
вания.
ШаС. Руб

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания.

кг

На
име-
ноВа-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

1 Автотрансформатор силоВой трехфазный трехобматочныд РПН АЩт-125000/ компл 671 5755565 34 11710011 1 247500

мощностью 125000 кВА. напряжением 330/110/35; 10(6) кВ /330/110-91

Запорожский трансформаторный зоВод. ГОСТ 17544-65

Автотрансформатор силоВой трехфазный трехобмоточный РПН АТДЦТН-200000/ КОМПА 671 5755565 34 11710041 1 280000

мощностью 200000 кВА. напряжением 330/110/35; 10(6) кВ /330/110-91

Запорожский трансформаторный заВод. ГОСТ 17544-85

2 Шкаф трансформатора напряжения 10(6) кВ. серия К -59 К-59 КОМПА 671 0110471 34 1471CZO i i
Сомарский заВод Электрощит ТУ34-13-11378-89

3 Трансформатор напряжения заземляемый однофазный дВухабматочный.

напряжением • & /* & / Ч /- кВ ЗН0М-35-65з1 ш т 796 5758079 3414521911 i i 82
Московское ПО Электрозавод'им. КуйбышеВа Т916-5Т7.128-78

4 Предохранитель токоограничиВающий с кВарцебым наполнителем ПКН-001-3591 ш т 796 6557528 3414911436 i i 42S
Идрицкое предприятие ЯЛ-61/3 Т916-52И94-81

1

407-03-621.91-ЭП.С0Нон. отд. Раменский С 0332
Н. контр. Ломоносова 0332

Спецификация оборудования

Стадия ] Лист I Листай
ГИП Лиоье 0392 РП I 1 I 6
Нан. го. Карпов 0332 •СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-ПетербургИнж.1катХейстВер да*, 0332

Формат АЗ

Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
ЗаВод-изготоВитель ( для импортного оборудования -  страна хрирма)

Тип. марка 
оборудования, 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Код заВода 
изготовителя

Код оборудо
вания, мате

риала

Цена
единицы
оборудо
вания.
ШаС. Руб

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания.

кг

На-
име-
ноба-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Разрядник Вентильный на напряжение 35 кВ РВС-35 ш т 796 5743146 3414331231 i i 73
Великолукский заВод Высоковольтной аппаратуры Т916-521264-79

6 Регистратор срабатывания
Великолукский заВод Высоковольтной аппаратуры РР-191 ш т 796 5743146 l I

7 Пробой сталеалюминиеВый неизолированный АС 500/64 м 006 60
ГО С Т839-80

Пробой алюминиевый полый ПА-500 м 006 30
7916-505397-72

8.9 .10 ПроВод сталеалюминиеВый неизолированный АС 400/51 м 006 I I
ГОСТ 839-80

11 МеталлорукаВ гибкий РЗ-Ц -Х м 006 I I
Московский забой 'МеталлорукаВ9 T936-1684-73

29 Канат стальной, сечением 50мм* 9 1 -Г-В -Ж -Н - м 006 12500 I I
-1370

ГО СТ3063-80

407-03-6%1.91-ЭП.СО Лист

r zФормат А З



Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, 
ЗаОод-изготаВитель (  для импортного оборудования -  страна,фирма )

Тип, марка 
оборудования 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Код заВода 
изготовителя

Код оборудо
вания, мате

риала

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 
ты с руб.

Коли
чество

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На-  
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изделия номенклатуры ВПО Хаюзэлектросетьиэоляция'

17 Изолятор стеклянный линейный. Высотой 127 мм ПС70-Д ш т 796 011114S 34 93810001 i i
Славянский арматурна-изаляторный забод ГУ34111134W8

Изолятор стеклянный линейный для районов с загрязненной атмосферой, ПСД70-Е ш т 796 0111150 34 93810018 i i
Высотой 127 мм ТУ 3411Ю879-87

ЛьВоВский изоляторный заВод

1в Серьга СРС-7-16 ш т 796 • 0111124 34 49910102 i i
Южно-Уральский арматурно-изоляторный забод ту  34 ш т -8 8

19 Серьга СР-12-16 ш т 796 0111145 34 49910103 i i
Славянский арматурно-изоляторный заВод ТУ 3411Ю272-88

20 Ушко укороченное У2К-7-16 ш т 796 0111132 34 49910217 i i
Харцызский литейный заВод Высоковольтной арматуры4Армлит' ТУ 34111Ш 88

21 Ушко специальное УС-7-16 ш т 796 0111132 34 49910222 i
Харцызский литейный забод Высоковольтной арматуры 'Армлит' ТУ341311309-88

22 Узел крепления К ГП -7 -3 ш т 796 0111124 34 49910525 i
Южно-Уральский арматурно-изоляторный заВод ТУ341311129-87

23 Скоба СК-7-1А ш т 796 0111124 34 49910614 i
Южно-Уральский арматурна-изаляторный забод ТУ341311420-89

407-03-62[191гЭП.С0 |?
Формат А З

Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, 
ЗаВод-изготоВитель ( для импортного оборудования -  страна Дшрма )

Тип, марка 
оборудования, 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Код заВода 
изготовителя

Код оборудо
вания, мате

риала

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 
ты с руб

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На-
име-
ноВа-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 Скоба СК-12-1А ш т 796 0111145 34 49910602 i ' i
Славянский арматурно-изоляторный заВод ТУ341111420-89

25 ЗВена переходное ПРТ-7/16-2 ш т 796 0111124 34 49910768 i i
Южно-Уральский арматурно-изоляторный забод ТУ341111124-88

26 Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-1 ш т 796 0111132 34 49911130 i i
Харцызский литейный забод Высоковольтной арматуры 'Армлит* Г0СТ20409-75 '

27 Зажим натяжной прессуемый НАС-450-1 ш т 796 0111119 34 49911707 i I
ТаВаркоВский заВод Высоковольтной арматуры ТУ 341111419-69

28 Зажим натяжной прессуемый НС-50-3 ш т 796 0111119 34 49911729 i i
ТаВаркоВский заВод Высоковольтной арматуры ГОСТ 11726-74

30 Зажим аппаратный прессуемый А4АП-500-1А ш т 796 0111119 34 49914102 i i
ТаВаркоВский заВод Высоковольтной арматуры ТУ341111438-89

2А4А-500-4 ш т 796 0111119 34 49913946 i
ТУ34 1110211-89

2А6АП-500-4 ш т 796 0111119 34 49914119 i i
ТУ341110211-89

2А6А-500-4 ш т 796 0111119 3449913951 i i
ТУ34 1110211-89

407-03-621.91-ЭП.С0 Лит
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
ЗаВод-изгатаВитель ( для импортного оборудования -  страна ирирма )

Тип, марка 
оборудования, 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудо- 
Вания, мате

риала

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 
тыс. руб

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На-  
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 Зажим аппаратный прессуемый А4А-400-2 ш т 796 0111119 34 49913930 i i
ТоВаркаВскии заВад Высоковольтной арматуры 73341311433-69

2А6А-500-4 ш т 796 0111119 34 49913951 i ' i
733413.10211-89

32 Зажим аппаратный прессуемый А2А-400-2 ш т 796 0111119 34 49913921 i i
ТоВаркоВский заВод Высоковольтной арматуры 7334 1311438-39

А4А-400-2 ш т 796 0111119 34 49913930 i i
7334 1311438-39

33 Зажим аппаратный прессуемый А4А-400-2 ш т 796 0111119 34 49913930 i i
ТоВаркоВский заВад Высоковольтной арматуры 73341311438-89

34 Зажим аппаратный прессуемый А2А-400-2 ш т 796 0111119 3449913921 i i
ТоВаркоВский заВод Высоковольтной арматуры 7334 1311438-39

35 Зажим отВетВительный прессуемый ОА-400-1 ш т 796 0111119 3449913713 i I
ТоВаркоВский заВод Высоковольтной арматуры ГОСТ 4262-64

ОАП-500-1 ш т 796 0111119 34 49913773 i I
1УМ27.Ю256-81

36 Зажим отВетВительный прессуемый ОА-400-1 ш т 796 0111119 34 49913713 i i
ТоВаркоВский заВод Высоковольтной арматуры ГОСТ 4262-84

407-03-62191-ЭП.С0 Лит
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Формат А З

Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
ЗаВод-изгатоВитель (  для импортного оборудования -  страна лрирма )

Тип, марка 
оборудования, 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Код заВода 
изготовителя

Код оборудо
вания, мате

риала

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 
тыс. руб

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На- 
име-  
ноВа- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37 Распорка дистанционная глухая РГ-3-400 ш т 796 0111124 34 49913033 I I
Южно-Уральский арматурно-изоляторный заВод 7534131Ю50-90

38 Распарка дистанционная глухая Р-3-120 ш т 796 0111132 34 49913002 I I
Харцызский литейный заВод Высоковольтной арматуры 'Армлит* 7334 ШЮ50-90

Оборудование, поставляемое подрядчикам
Изделия номенклатуры ВО Тоюээлектрамонтаж'

40 Короб электротехнический стальной прямой КП-0.15/0А-231 34 49613051 l I 38

7334-43-Ш7-80

I 4П7-ПЗ-в21.91-ЭП£0П
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Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

Поэ. Наименование Кол Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 Фундамент ФП-9 под трансформатор____ 1 3.407.1-148.1-007

г I 1 407-03-62191-КС * 27

$

£§УаS|1

1 407-03-621.91-КС-13
4 Финдамент П -в  под портал 2 34073-1492-013

б Олова 0-3S0-1 1 407-03-621.91-КС -  >9

б Олова 0 -330-2 1 407-03-62191-КС -2 1

7 Анкевнае иствойстбо Я -21 2 407-03-621.91-КС-2 9

407-03-621.91-КС
Установочные чертежи тпёхтдзных 
автотрансформаторов ЗЗилЮ кБ.Начатд. Раменский (Ml

Нконтр. Ковалев PC.92 Автотрансформатор 
А ТДЦТН-125иий/230/110-У1. Вывод 

ошиновки СН под углам (L2Q

Стадия Лист ЛЬставГИП Лиаье Ф ОЩ РП 1 31ПЯ1 cm. Кайолей дат ОШ
Га отец Кирсанова лгЦ - от Схема расположения строительных 

конструкций Вариант с металлическими 
порталами

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург■ Калинька /М- 0192
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Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

Пог Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 Фундамент ФП-9 лад трансформатор 1 3.407.1-1481-007

2 Маслапоиемник МП-1 1 407-03-621.91-КС-2 7

3 | j 41 1 407-03-621.91-КС -1S
4 Анкерное устройства А-11 2 3.407.1-1481-066
5 Опопа 0-330-1 1 407-03-621.91-КС-19

б Опора 0 -330-2 1 407-03-62191-КС-2 /

407-03-621.91-КС
Установочные чертежу 
адтотрансформатаоас\т ш *Начлтй. Раменский cm

Нжантр. Ковалев о т Автотрансформатор 
А ТДЦТН-125000/330/W -ul Вывод 

ашинайки СН под углом CL20

Стадия I Лист Листав
ГИП Лисье Ф  ' о т

РП I 2ГИП ста Ковалев ш ?
Г л спей. Кирсанова Осема расположения строительных 

конструкций Вариант с железо
бетонными порталами

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

Инж.1к Калинька а т

Ф орм ат A S
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| 8000____ 5000

3 ось__
трансформаторного

портала

На чертеже показана располо
жение портала 110кВ при 

быбоде ошиновки СН влево, 

при выводе ошинобки СН 

бпраба портал 110кВ 

расположить зеркальна.

I ось портала, мааюприемника и ̂  

1asj%

: F *

1 ось портала 1ЮкВ

Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

Пог Наименование Кол Номера типобых серий или 
чертежей донного проекта

1 Финдамент ФП-9 под тпансФапматор 1 3.407.1-148.1-007

2 Маслопоиемник МП-1_________________ 1 407-03-621.91-КС -  27

3 [ I 1 407-03-621.91-КС -14

4 Фундамент П -В  под портал 2 3.407.9-1492-013

3 Опара 0-330-1 1 407-03-621.91-КС -19

8 Опооа 0 -3 3 0 -2 1 407-03-621.91-КС -2 1

7 Анкерное истоайстба Я -21 2 407-03-621.91-КС -  29
В Портал ПСТ-110Я1 1 3.407.2-162.1-20

9 Финдамент П-11 под паптал 2 3.407.2-162.3-2

407-03-621.91-КС
Установочные чертежу автотрансформаторат ят *Начлтб. Раменскоййл 05.92Нконтр. Кайолей К $2 А йтотрансфарматар А ТДЦТН-125000/350/110-91. Вывод ошинайки СН под углом 70-90на ячейкабых порталах 1ЮкВ.

СтадияЛист Листай
ГИЛ Лцрье 05.92 РП 3ГИПапр. Кайолей 03.92
Глот Кирсаноба 03 $2Схема расположения строительных конструкций. Вариант с металлическими порталами СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРСЕКТСанкт-ПетербургИнж.1к Калиныаз м~ 0392 Ин
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На чертеже показано располо
жение портала 110кВ при 

быбоде ошинобки СН блебо, 
при быбоде ошинобки СН 

бпраба портал 110кВ 

расположить зеркальна.

Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименование Кол. Номера типобых серий или 
чертежей данного проекта

1 I I ! 1 | S § 1 3.407.1-1481-007
2 Маслоприемник МП-1 1 407-03-621.91-КС -2 7
3 ТпансФапматапный портал ПЖ-330Т1Г 1 407-03-621.91-КС-16
4 Анкерное устройства А-11 2 3.407.1-148.1-066
5 Впала 0-330-1 1 407-03-621.91-КС -19
6 Опара 0-330-2 1 407-03-621.91-КС-21
7 Паптпл ПЖ-110Я1 1 3.407.1-137.1-007

407-03-621.91-КС
- уО ЧгтпноПпчныр чептежи тпехФазных

мачштй. Раменский ! х/Л 05 0 2 автотрансформатор^ ЗЗОЛЮкВ
Нконтр. Кайалей 0592 АОюатрансфарматар 

А ТДЦТН-125000/330/110-41 Выдай 
ошиновки СН под углом 70-90 на 

ячейковых порталах 110кв.

Стадия I Лист Листов
ГИЛ Лурье 05.92

РП | 4ГИЛстр. Кайолей 05.9?
Гл. спец Кирсаноба 05.92 Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с железо- 
бетонными порталами

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

Инх.1к Калинько 05.92

( б п п м п т  Л Т
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На чертеже показано располо

жение одностоечной опоры 110кВ 

при выводе ошиновки СН влево, 

при Выводе ошиновки СН вправо 

одностоечную опару 110кВ 

расположить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 Финдамент Ф П -9 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-007

2 Маслопоиемник М П -1 1 407-03-621.91-КС-27

3 Трансфооматооный портал ПС-33071Б 1 407-03-621.91-КС-Й

4 Финдамент П -в  под поотал 2 3.407.9-1492-013

5 Опооа 0 -3 3 0 -1 1 407-03-621.91-КСЧ9

6 Опора 0 -3 3 0 -2 1 407-03-62131-К С -21

7 Анкерное истоойства А -2.1 2 407-03-621314(0-29

В Одностоечная опора О ГС -7 1 13119тм-КС-7-21

9 Фундамент Л-14 под опорц О ГС -7 1 3.4072-1623-1

4 0 7 - 0 3 - 6 2 1 . 9 1 - К С
Установочные чертежи трехфазных

пачмлю. Раменский
ii

)330/110кВ._______
Нкошпр. КоОалев е>.п Автотрансформатор 

А ТЛиТН~!25000/330/ТЮ-т вывод 
ошиновки СН под углам 7CL90HO 
одностоечных опалах ПОкВ.

Стадия Лист /клипов
ГИЛ Лионе 09 92

РП 5fWam Ковалев 09 91
Г/илеи. Кирсшава гк «А - 05 92 Схема расположения строительных 

канслфукиид Вариант с металлическими 
порталами

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЪПРОЕКТ
СшжпИТетербургИнж.1к Калинько oSjl
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На чертеже показано располо

жение одностоечной опоры 110кВ 

при выводе ошиновки СН влево, 

при выводе ошиновки СН вправо 

одностоечную опору 1ЮкВ 

расположить зеркально.

Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного провала

1 Финдамент Ф П-9 под трансФооматоо 1 3407.1-1481-007

2 Маслопоиемник МП-1 1 407-03-62131-КС -2 7

3 Трпнсформатовный поотал ПЖ -330Т1Б 1 407-03-62131-КС -  IS

4 Анкерное истоойства А-11 2 3*07.1-148.1-066

5 Опооа 0-330-1 1 407-03-62131-КС-1 9

6 Опооа 0 -3 3 0 -2 1 407-03-62131-КС-2 1

7 Одностоечная опора ОТ-7 1 13119тм-КС-7

4 0 7 - 0 3 - 6 2 1 . 9 1 - К С
Установочные чертежи тпехфазчых

Нанлтд. Раменский т й с г о т автотоансФоаматооов 330/1 ЮкВ......
Нхантр. Ковалев 0532 Автотрансформатор 

А ТДЦТН-125000/ЗЗа/1Ю-и1 Вывод 
ошиновки СН под углам 70-90на одностоечных апопах тЮкв.

Стадия Лист Листов
ГИЛ Лурье 05.91

РП 6ГИПат Ковалев o f f i
Глаши. Кирсанова М  ' 05 9Z Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с железа- 
Вешанными порталами

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЪПРОЕКТ
Санкт-Петердург

ИНЖ.1К Калиако IU * О si 9 2
1

Формат А З
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Спецификация к  схеме расположения строительны х конструкций

Поз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 Финдамент ФП-14 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-017

2 Маслаприемник М П -1 1 407-03-621.91-К С - 27
3 Трпнсйюоматопный ппптпл ПС-330Т1 1 407-03-621.91-КС -  /3

4 2 3.407.0-1492-013

5 Опапа 0 -3 3 0 -1 1 407-0 3-621.91 -К С - /9

6 Опора 0 -3 3 0 -2 1 407-03-621.91-К С-2 /

7 Анкерное устпаистба ft~21 2 407-03-62191-К С  • /9

407-03-621.91-КС
Установочные чертежи трехфазных 
автотрансформаторов ЗЗО/ИОкВ.Начата. Раменский &А  #/*чOSJc

Нхантр. Ковалев OS.fi Абтотрансформатор 
А ТДЦТН-200000/330/110Ы Вывод 

ошиновки СН пай углом 0 -20

Стадия Лист Листав
ГИЛ Лцрье ф- от

РП 7ГИЛ cm. КабалеО 9592
Г л аш . Кирсанова 09.92 Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с металлическими 
порталами

СЕВЭАПЭНЕРГаСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

Инх.1к Калиныга or.v
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Спецификация к схеме расположения строительны х конструкций

Пог Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 Фундамент ФП-14 под трансформатор 1 3.407.1-148.1-012

2 Маслаприемник МП-1 1 407-03-62191-КС -2 7

3 Трансформаторный портал П Х-ЗЗП Т1 1 407-03-621.91-КС -1 S

4 Анкерное устройства А-11 2 3.407.1-1*8.1-088

3 Опора 0 -3 3 0 -1 1 407-0 3-6219 1-К С -/ 9

J L . Олова 0 -3 3 0 -2 1 407-03-621.91-КС -21

407-03-621.91-КС
Установочные чертежу 
оототрансформаторас(ШШХпачштд. Раменский J p \ от

Нхантр. Ковалев о т Автотрансформатор 
А ТДЦТН-200000/330/110У1 Вывод 

ошиновки СИ под углом 0-20

Стадия 1 Лист Листав
ГИП Липье о т

РП  I 8ГУП ста. Ковалев 0S.91
Г л спец. Кирсанова 0592 Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с железо - 
бетонными порталами

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

Инж.1к Колтька о т

Формат А З
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875 875

трансформаторного
аортит

ось портала 1ЮкВ

На чертеже показано располо
жение портала 110кВ при 

быбоде ашинабки СНблебо, 
при быдоде ашинабки СИ 

бпраба портал 110кВ 

расположить зеркальна.

Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименобание Кал. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 Финдамент ФП-14 под тоансШоаматап 1 3.407.1-1*8.1-012

2 Маслоппиемник М П -1 1 407-03-62131-КС-2 7

3 ТаансФааматооный поатал ПС-330Т1Г _ 1 407-03-621.91-КС -  /У
4 Финдамент П -8  под поптал 2 3.407.9-1493-013
5 Опора 0-330-1 1 407-03-6219 1 -К С -/9

6 Опара 0-330-2 1 407-03-621.91-КС-2 1

7 Анкерное истоойстбо Л -21 2 407-03-62131-КС -2 9
8 Портал ПСТ-110Я1 1 3.4073-162.1-20

9 Финдамент П-11 под портал 2 34073-1623-2

4 0 7 - 0 3 - 6 2 1 . 9 1 - К С
s\ Установочны е чертежи щ ехф азны х  

абтотрансш аом атоооб 3 3 0 л1 и к В .Начмтй. Раменский Ч к РГ.?2
Нжантр, Ковалев Автотрансформатор 

А ТЛиГН-200000/330А10 *7. Бывав ошиновки СН пав углам 70-.9Q на ячейковых порталах 110кВ.

Стадия Лист Листав
ГИЛ Лисье о щ

РП 9ГИЛ то. Кобалеб ОШ
Га спе* Кирсанова № Сеема расположения строительных 

конструкций. Вариант с металлическими 
порталами

СЕВ ЗА ПЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ 
Санкт-Петербург

Инж.вс Каттька. Ы — ОШ

Формат А З
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На чертеже показано располо

жение портала 110кВ при 

быбоде ашинабки СН блеба, 
при быбоде ашинабки СН 

бпраба портал 110кВ 

расположить зеркально.

Спецификация к схеме расположения строительных конструкций

Поз Наименобание Кал. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 Финдамент ФП-14 под трансформатор 1 3.407.1-1*8.1-012

2 Маслаприемник М П -1__________ 1 407-03-62131-КС-2 7

3 |* 1 I "1 1 407-03-62131-КС ->6
4 Анкерное устройство А-11 2 3.407.1-Ш 1-066
5 Опора 0-330-1 1 «07-03-62131-КС-19
6 Опоаа 0-330-2 1 407-03-62131-КС • 21
7 Портал ПЖ-110Я1 1 3.407.1-137.1-007

407-03-621.91-КС
Установочные чертежу 
абтатоансфооматоро1

ПВйУЗФаэных
ЗЗОлЮ кВНачлтд. Раменский -& L 4Ш

Нкантр. Ковалев щг Автотрансформатор 
А ШТН-200000/330/110-У1. Вывод 

ашинабки СН пав углом 7CL9Q на 
ячейковых порталах 110кВ.

Стадия I Лист Листов
ГИЛ Лурье ош

РП I 10ГИПста. Ковалев оси
Га спей. Кирсанова QS.91 С о т расположения строительных 

конструкций Вариант с железа- 
бетонными порталами

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

Инж.1к Калинька о:.рг
Формат А З
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S7S 875

ось портала, маслаприемника и
шва

На чертеже показано располо

жение одностоечной опоры 110кВ 

при дыбоде ошинобки СНОлебо, 

при быбоде ошинобки СНбпрабо 

одностоечную опору 110кВ 

расположить зеркально.

Спецификация к  схеме расположения строительных конструкций

Поз. Наименование Кол. Номера типовых серий или 
чертежей данного проекта

1 Фундамент ФП-14 под трансформатор 1 3 4 П 7 1 - 1 А Я 1-019

2 Маслаариемник МП-1 1 407-03-621.91-КС • 27

3 Трансформаторный портал П С-330Т1В 1 407-03-621.91-КС  - 14

4 Фундамент П -8  под портал 2 3.407.9-1493-013

5 Опара 0 -3 3 0 -1 1 407-03-621.91-К С - 79

6 Опара 0 -3 3 0 -2 f 407-03-621.91-КС -2 1

7 Анкррнпе угтрп и гтда  Л -2 7 ? 407-03-621.91-К С -  79

В Одностоечная опара О ГС -7 f 13119тм-КС-21

3 Фундамент П-14 под опару О ГС -7 1 3 M 7 .2 -l6 2 .3 -1

407-03-621.91 КС
Установочные чертежи трехфазных 

_____автотрансформаторов ЗЗО/НОкВ.__Начлтй. Раменский Otfl
Нжантр. Кайолей 0S.91 Айтатранарорматор 

А ТДЦГН-200000/330/110-Э1. Выйод 
ошинайки СН под углом 70-90 на 

одностоечных опарах пОкВ.

Стадия Лист Листай
ГИЛ Липье ( о т

РП 11ГИЛ стр. Кайолей о т
Глаш Кирсанойа № о ц г Схема расположения строительных 

конструкций. Вариант с металлическими 
порталами

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Сткт-ЛетердургИнж.1к Калинько о т

Формат А З
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АЛЬ
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 1

Ш

12050 12050

2070. 2070.

П С

— (
S

LJ
3000

425Л2& 550. >.550

1 I \£

8000___ь 8000
т К Г

ось патта маслапаиемнша и

3

Спецификация к схеме расположения строительны х конструкций

На чертеже птазано располо- Поз Наименование Кол. Номера типовы х серий или 
чертежей данного проекта

жение одностоечной опоры 110кВ 

при выводе ошиновки СН влево; 

при выводе ошиновки СН вправо 

одностоечную опору 110кВ 

расположить зеркально.

1 Фундамент ФП-14 под трансформатор 1 ЗМ 7А -1аЯ1-П19

2 Мослпппиемник М П -1 1 40 7 -0 3 -6 2 1 .9 1 -к С -2 7  _
3 I I I &1 1 407-03-621.91-К С -1 6

4 Анкерное устройство А-11 2 3.407.1-148.1-066

3 Опора 0 -3 3 0 -1 1 407-03-621.91-К С -1 9

6 Опора 0 -3 3 0 -2 1 407-03-621.91-К С -2 1

7 Одностоечная апааа 0 Г -7 1 13119тм-КС-7

407-03-621.91-KC
Чстпновпчныр чептежи таехФаэных

Начлтд. Раменский 4 J L o$.$z автотрансформаторов 33 0 /1 ЮкВ.
Нкантр. Кайолей 0191 АОтотрансфарматор 

А ТДЦТН-200000/330/1Ю-31. Выйод 
ошинайки СН под углом 70-90на 

одностоечных опооах ПОкВ.

Стадия Лист Листай
ГИЛ Липье 0Ц2 РП 12ГИЛ сто. Кайолей os. 92
Глслеи. Киосанайа OS.'# Схема расположения строительных 

конструкций Вариант с железо- 
бетонными порталами

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-ПетерВузг

ИнжЛк Калинька os.yi

Формат А З
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П С - 3 3 0 - T !

Схема нагрузок

Схем а уси ли й

но Фундаменты

3 (Р § ,+ Р § г ) ^быр

Н В  [ Н
гч$о

Ох

П е т

- Ы
На

C l
С »

а „

Си

-£3- .<?//

г ч 5 о

Та В /1 и ц а  н о р м с т / ё н ы х  н а г р у з о к  к н

Обозно
чение

нагрузок
Ноименсбание

Значение ноя нагибных нагрузок
Монтажницрежимf*S2SOaC'.o.i*-f5°c

ХНорпаль- 
Нбш режим Q-SOOOa 

С*0

анормальныйрежим 
С л 20мм <э=1чаЛп±е-5*:

Si Тяжение ошиноёхи ззохв У 6 to
52 1То же 220*8 9 6 /0
а, расса /м/tпролета ouwhosku иТирлянЭбз 330 КЙ 1.S5 f.SS 26
аг 70 же 220*8 f.6 /6 2,3
pg, Давление Ветра на лалпролета Лшинобги/ и ЪирлянЭь/ 330*8 0.09 OSS о,з
Рёг То же 220X8 0.08 o.s 0,3

'л и ц а  у с и л и и  н а
'н а а м е н т  

~ойреж им

О о о зна ч е -
-н и е СМЧОПа

ы Сы р м -112

а/ с ж . Х Н 133

си  К Н 7,3

Qn к н 5,1

С п е ц и ф и к а ц и я  к  схем е р а с п о л о ж е н и я  э л е м е н то ё  
тр а н с ф о р м а то р н о го  п о р та л а

М арка,
ПОЗ. О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о ё о н и е КО.4

Массо 
• ед, к г

; Приме
чание

С т а л ь н ы е  э л е м е н ты
_____

1 3 .9 0 7 .9 -/ 9 9 .3 -0 0 9 км С т о й к а  /7 -9 3 2 5 9 8

2 Т о  ж е  -о о з к м С т о й к а  Л -9 2 2 1492

3 »  -С о /  к м Т р а ё е р с а  П - 9 0 1 2225

7 № -0 0 6 к м Элем енткрележ ньш ИТ/ V 20.6

8 3 .9 0 7 .9 -/3 3 .3 -0 * 3  КМ б о л т  Л -З У У 2.0

9 Т о  ж е Ш а й б а  /7 -3 5 У 1.0

10 3 .9 0 7 .9 -/9 9 .3 -0 0 3  К М Элемент крепежный /7-96 У 11.2

20 Т о  ж е  -о о в к м Распорка л -н е У 6 .S

С та н д а р тн ы е  и з д е л и я

я , ГО С Т 7 7 9 8 -7 0 * Б о л т  м /6 * 5 0 ,5 8 -0 //2 2 0

S i Т о  ж е б о л т  М 2 0 * 6 5 .5 Я -0 //2 Ж .

Г2 п Б о л т  М 2 9 * 7 8 5 8 -0//2 З У

Г З п Б о л т  М 2 У х 8 0 .5 8 -O ff2 У

Г ч л Б о л т  М 29*85.5 8 - 0 / * 2 16

ГОСТ S 9 / S - 70 * Г а й к а  M /S .S -0 //2 20

- То  ж е Г а й к а  M 2 0 .5 -Q H 2 /6

- м Т а й к а  M 2 9 .S -0 //2 ю у

- ТО С Т 1/37/- 78* Ш а й б а  16.0 И 2 20

— Т о ж е Ш а й б а  2 0 .0 //2 16
- // Ш а й б а  2 9 .0 //2 109

- ГО С Т  9 9 0 2 -7 0 * Ш а й б а  /б н . 8 5 К 0 / 2 0

- Т о  ж е Ш а й б а  2 0 H .6 5 T .o f 16

- // Ш а й б а  2 9 H .6 S r.O f ю у

У з л ы  $  и  €  см. л .  К С - 1 7, к с -г в

4’О 7 - 0 3 - Б 2 1 . Э 1 - К С

« ы в в г
Нач о'дРоменсктгул as si Стали*Лист листов

Р П 13Н. контрГкОШВЁ as
Г И П Ко$але£ 7б> Гas 92
Of сш Кирсановw as?i Схеме расположения зле- 

ментовтрансформаторного 
лор7ала лс-330-7/

се&зшнергосетьтею 
Синкт- fferepoypzОнж 1кШинько 0S.91i

фОрмсГТЛД



П С - 330-71Я П С -330-716
Спецификация к схеме расположения дополнительных злементо£на портсты

См, при меч.
Z Z P "

О С -330-Г / Г

См. примеу

х С
ff.0 0 0

ч1/
J V

K j . О.ооо
nL-

/6 0 0 0

п с - з з о - п ж

ПС-ЗЗО-Т >Д

11.000

ггс-заи-ти* Марна, 
лоз. Обозначение Наименование

КОЛ-8 0  ШТ(/л ЛС-330-Т1 Масса,
едлг

Гриме*
чаниея 6 8 г А £ Ж

Стальные элементы
N ■------- 1 У 3 3. W,9-138.3- 0 0 6  хм Молниеотёод /7-13 1 - 1 - 1 - 1

§
I /  IV ю 3. 907. 9-193.3-005км Тросостойка Л-94 1 - 1 - 1 - 1

£ — П )  10v а ) / г,. It То же -006км Элемент Заборный л-95 1 - 1 - 1 - 1'Vr's ьт, mtunew. 
ГП\ /  /7,2 13 » - 0 0 6  мм То же ГГ-99 1 - 1 - 1 - 1

13 « -007 КМ « П-Ю8 - 2 2 - - 2 2

А \ т //.ОООг----------- 14 * -007ММ Г7-109 - 2 2 2 2 - -

|
------ Ж - 15 • -008 МП Роспорма П-//Ч 2 - 2 - 2 - 2

§ - .Т ? ЖТ.500 16 » - 0 0 8 мм То же П-//5 2 - 2 ~ 2 - 2
^ ч .поЯ 2р/

J ™ " 17 « -017 ММ Элемент крележныйпчя 2 2 2 2 2 2 2

18 » -0/7ММ то же n-/as 8 в в 6 8 в 8

/6000

Стандартные изделия

ПС-330-Т/6 Я/ ГОСТ 7798-70* болт М!6х50,58-0112 14 - 14 - 14 - 14
Яг ГОСТ 7798-70* болт М16*55,58-0/72 - 8 8 9 4 9 4
Яз ГОСТ 7798-70* болт м/6x60.58-01/2 8 - 8 - в - в
6 г ГОСТ 7798-70* болт М20хб558-0//2 12 ~ 12 - 12 - 12

См. лримеч. Гг ГОСТ 7798-70* Болт м 29x75.68-0//г 8 ~ 8 - 8 ~ 8

________/  *•* Гз ГОСТ 7798-70* Болт М29x80.58-07/2 6 - 6 - 6 - 6

/> ГОСТ 7798-70* Болт /729*85.58-0/12 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2

§ . Н  S z 9.000
Л  \U---------- - ГОСТ 59/5-70* Гаима M/S.S -он? 2 2 8 30 9 26 9 26

^  >
А— ж------ - ГОСТ 59/5-70* Гайка M2 0 .s-0 ft2 12 - 12 - 12 - 12

ш А У , о. оао - ГОСТ 59/5-70* Гайка м245-9/12 36 - 36 - 36 - 36
____£ _ - ГОСТ //37/-78* Шайба 16-0 /12 22 В 30 4 26 4 26

/ 6 0 0 0 - ГОСТ//37/-78* Шайба 20-0112 12 - 12 - 12 - 12

- ГОСТ /137/- 73* Шайба 19-0/12 36 - 36 - 36 - 36
- ГОСТ 6900- 70 * Шайба /ОЯ.ббг.о/ 2 2 8 30 9 26 4 26

Г- 1
г - ГОСТ6  908-70* Шайба 20. н. 65Г.0/ 12 ~ 12 12 - 12

- ГОСТ6402-70* Шайба 2 4 Н. 65г. Of 36 - 36 ~ 36 - 36

t. Узлы  I  и /?  СМ. Л  АС- 17, КС-13 
2. Схему расположения трансформсггорного портала 

ПС-330-Т/ и Спецификацию к  ней см.л КС-/3

Нач.атд.
Н. КОНТР.
ГИП
Гл.спец.
UtUtC.llC

Роме,чаши
КоЁале§ 
То Кале §
Кирсанова

bsjl

ш .
m l

е л

os.n

А07-ПЗ-Б21.Э1-КС
Установочные чер м ж и  т рехразны х a i je
7 Р CtHCtpojQMCfTО р& а 3 3 0 /Н О  к 8

Credos

14
1 ране форм спорные порта
лы /7С-330-Г/Я..Ж-330-7Щ РП

К порталам Санкт-Петербург

Листа К

формат А 2
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П З К -3 3 0 -Т/

С х е м а  н а г р у з о к

Q,

3 (p s ,+ p it )

И г Ы а *
*Qf

Q/

s ,

$9 $2

Схема уси ли и  

н а  С та й к у

ЕЭ-

Таблица уси ли и  
н а  с т о й л у  портала  

гололедны й реж им  
д о те р  2 т я ж е  ним

Обозна
чение

Q’ M P e

М, KH-M 295

Hi, КН а S3

Ни, КН 19,5

Та бли ца  норм ативны х на гр узо к, М

Обозна
чение
нагрузок

Наименидание
Значение норматабных нагрузок
Монтажный

р е ж и м
o z S lS ffa
C rO ,i*-is °c

ТНормсгльный 
р е ж и м  
о :5 0 0  Л  а  
7С * 0

анормаль
ный реж о м<?zWrta-
С * 20 мм  
t * - S * C

St Тяженив Ошинодки 330кв ч 6 to
бг Тяжение ошинъРкц 220кЗ ч 6 ia
dr м асса  полпролет а ш и н о д п и  

и  ги р л л н аь / 3 3 0 x 3 155 1.SS 2.6

02 То же 220 кВ 16 J 1.6 2.3

Р§/ Д а в л ен и е  С ы ра к о  полпрслет а ~  
пзиш новли и  ги /зл ян д ы  ЗЗОлЗ 0.09 O.SS 0.3

0.08 0.6 Г 03Рбг То же 220кз

Специф икация к  схеме располож ения элем ентов  
трансформо торного портала

^а р щ
поз,

Обозначение Наименование бол.
Maccat
ед.кг

Приме
чание

ж елезобетонны е зле й е н  ты

_ / ГОСТ 2 2697./-85 С то и к а  СЦ 20.1-1.1 2 8538

ГОСТ2 2 6 8 7 .3 -8 5 П о д п я тн и к  ЯЗ г 75

Стольны е элем енты

3.407. У -/4 9 .3 -0 0 !КН TpaSepca n -s o 1 2225
3.407.9-N 9 .3 -0 08 км О голобок п-110 2 235,6

С та нда отны е  и зде ли я

- Ъ  1ГОСТ 7798-70* б о л т  М2<7*63.56-0//2 16
- Г з ГОСТ 7798-70* б о л т  М24*89.56-0//2 12

ГОСТ 7798-70* б о л т  M2V*5S-58-0//2 12

ТОО 7798-70* б о л т  М2Ч*/00.58-0Н2 8
ГОСТ 59f5 -70* Га й ка м  20.5 -0//2 16
ГОСТ 59/5-70* Га й ка  М  2V.5 -0//2 32
ГОСТ //37/-78* Ш айба 2 0 -0 //2 /6

Г0СТ//37/-78* Ш айба 2 7 -0 //2 32
__— ГОСТ6402-70* Ш айба 20Н.65Г.0/ 16
_  - ГОСТ6402- 70* Ш айба 2 4 H .ssr.o i 32

__

** Тил закрепления с то е к  i  г р у н т е  см 
до к ум е н т 3. Чру. А  /37 ды п.1

2- Узлы  Х а;  х т  смщ д о к у м е н т S .4 0 Z9 -/W ./-0 /8 . 0 2 2

ШПЗ-Б21.Э1-КС
ЭсТСТХ£>аО¥ХАГ& ч ер т еж и  т р ехср а з ЛГА/Х СГвТОТрсГхС-
£Р00А*с/Т0£>0Р 33 0 /T S 0 K &

ffay.rrrp
& Л 2г*т

Ром ем скии
X o P cu a ef

0S.SZ 
as. 9г

Стадus\J7ист \Лист а/?
Р /7  J f S  jГМГ7 Х о & м е ё * 0S. 92n t.cn КПРССГМ0& SkA.— as. 9г СхЗГЧСГ /OGrCS7£>A?0JrC<?nrtSST 
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П Ж -ЗЗО -Т/Г П Ж -330-7/Д  /ТЖ -330-7/Е

Спецификация к  схеме расположения исполнительных елементоГна порталы

I
* Обозначение НаименоОоние КО А'до ШТУК НО ЛМ-330-Т1 Масса,

ед.кг
Приме
чаниеА 6 8 Г А Е Ж

Стальные элементы
/ 3.307.9-149.3-005км Трос о стоика /7-9*/ 1 - f . ~ 1 - 1 344
2 3. 407.9-/49.3-008км Молниеотвод л -13 1 - 1 - 1 - 1 102
3 3. ‘Ю7.9-1Ч9.3-008КМ Qголода к л* по 1 - 1 - 1 - 1 23S.6
4 Та же Хомут /7*п2 4 4 2 2 2 2 13.4
5 - а - Хомут ft-fff 4 4 2 2 2 2 /3.2

Стандартные изделии
S g ГОСТ7796-70* болт М20x65.58-01/2 4 - 4 - 4 - 4
гг Г0С7 7798-70* болт М24*75.58-0/12 3 - 3 - 3 - 3
Гз ПОСТ 7798-70* болт М29x80.58-0//2 4 - 4 - 4 - 4
гч Г0С77798-7О* болт М24x85,68-0/12 17 - 17 - 17 - 17
Г г Г0С7 7798-70" болт М2Чх/00. S8-0//2 в в 4 4 4 4
- ГОСТ39/5-70* Га й к а  М 2 0 .5 -0 //2 4 - 4 - 4 - 4
- ГО СТ5 9 /5 -7 0 * Га й к а  M 24J5-Q H 2 24 в 24 4 24 4 24- ГО С Т //371-78* Ш а й б а  2 О -0 //2 4 - 4 ~ 4 - 4
- ГОСТ 1/371- 7 8 * Ш а й б а  2 У -0 /Г 2 24 в 24 4 24 4 24
- Г0 С Т6 Ч 0 2 - 70* Ш а й б а  2 0 .Н 6 5 Г0 / 4 - 4 - 4 - 4
- ГО С Т5 4 0 2 -7 0 * Ш а й б а  29.//e s r о т 24 8 29 4 24 4 24

1. Узлы х; xfn см. документ 3.407.9-/49.1-0/3,02г
2. Схему расположения трансформаторного портала 

ЯЖ- 330-г/ и спецификацию к  ней см.л. кс-/5

П Ж -З З О -Т Ш

4 0 7 - 0 3 - 6 2 1 . 9 / - K C

ж - \ У с т а н о в о ч н ы е  ч е р т е ж и  т р е х  г р о з н ы х  

a s r o T j o  с / ж с / р о р н / а  т о р  о  s  З З и / и о х вН а ч . о т д Р о м е н с к и и 0 5 . 9 1

И .  к о н т р к о  б а л  e g O S .  9 1
Т ю а н б о о п о м п т я я  U J .  J  я  я л я т г т .

С т а д и я Л и с т л и с т а ё

Г И Л K o s a / t e S O S  3 1

w / % / р я о / s i  / •  ш м  /  и

Л Ы  Л Ж - 3 3 0 - Т 1 Л . . .  Щ - 3 3 0 - 7 1 Ж Р П 1 6

Г л . с п е и . K u p c a w i o Л и г O S .  9 2

и н з н . и . К о л и н ь  к о Aiiuj/'" O S .  9 2
С х е м а  р а с п о л о ж е н и и  

д о п о л н и т е л ь н ы х  э л е м е ь  

г о д  к  п о р т а л а м

с е з з А п з н е р г о с е т ь п р о е ю

С а н к т - П е т е р б у р г

Ф о р н сгглг
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Спецификация б о лто В  на (/зли

Марки
поз. Обозначение Наименование Кол-to на узел Масса

ед.гкг
Приме
чаниеI Е ш It

Й1 ГОСТ 7798-70+ Болт metso ss-ottz ю ю — 4
Яз Го же Болт м16*6058-0112 - - - 8
6 2 и Болт М20X 6SSS-0H2 {В 8 — —
Гг и 6олтмгм5.В8-о/72 8 В 36 -
Гз н Болт мгшо.вг-о/а 6 2 - -

к и Болт "24*9058-0771 22 8 — -

- rVcrS9(5-7Q* Гайка Hf65-0772 НО 10 — 12
- То же Гайка HS0S-0H2 12 8 - -
— и Гайка М24.5-0112 36 16 36 —

— гост 177-78* Шайба 16-онг 10 10 — 12
— То же Шайба 8о-07(г 12 8 — —

— II Шайба 24-0(72 36 16 36 —

— гост е ш -70* Шайба 7бн.е5Г.ОТ 10 10 - 12
— То же Шайба гон В5Г.07 12 8 — —
_ II Шайба 24Н.65Г0/ 36 16 36 —

Узлы Ти л см. л КС- /7

j 407-03-62/. 97-К С
установочные чертежи треясразных. 
автотрансформаторов ззи/иихзНйч отв РйненскииW o S59ZНюнтр Ковалев OS. 01 Стадий Лист Листавrun Ковалев osn РП 18Гл спей Кирсанова osn1/НЖ.1ККалиныю osn-  1 ШГЖЖ.  Г-Спецификация оолтоёна узлы I...W

СбВЗЛПдНЕРтСЮ ПРОШ
С.-Петербург

l

/Сппгт П ол а г ОЗспнпг-) НП
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Норм.
МУ Обозначение НаипеноВание Кол.Пасса

едиг
Приме
чание

Сборочные единицы
1 407-03-62/ 91 • KCU-f Шделие Н -1 1 25.3
2 -ИС1/-7 Тоже Н -3 t 260

Летали
3 Уголок 75x75x6-ГОСТ8509-86

[•350 £ 2 4 без
чертежа

i

i z

4 0 7 - 0 5 ‘ 6 2 1 .9 1 - К С
Установочные чертежи трехфазных 

автотрансформаторов 330/НинВНйч отд. Рапенаши 4Й_ш
Ннонтр Ковалев QSU £ шкафа ШЯОТ 

и ш каф Ш ЪВ-120
пт Лурье от я РП 1$ГиПар Кайолей к я

Слепец КиреоноВа '*<ч-9Щ Сгегга расположения 
злепентоо} опары 0-550-1 (Вариант})

СЕЬЬЯтНЕРГОСЕТЬПРОЕН т 
Саннт Петербург

Цнт.2к Помиротьейо Of.ft

ФоргттЯЗ

Ш г

Норма.

поз. Обозначение НаипеноВание Кал.
Ноеса 
Л  кг

Приме
чание

Сборочные единицы

1 407-05-621 91-НС и  - 5 изделие П  -? 1 25.9

2 -ясо- 7 То же П  -3 1 260

Детали

3 Ут ок 75*76x6 ГОСТ 8509 86

[•550 2 2 4 без
чертежа

4 0 7 - 0 5 - 6 2 1 . 9 1  - К С

Установочные чертежи трехфазных 
автотрансформаторов 530]НО мВНач.отВ. Ропенснии

И. контр Ковалев 0S& £  шкафа ШЯОТ
и  ш м ар шзв-120

Стадия Лист Листов
сип Лурье 8S$l

РП 2 0ГиПстр. Ковалей os Я
Слепец Кирсанова j - os я Схема расположения 

Элементов опоры Q 530-1 
(  Вариант £ )

СЕЬМПЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ

Санкт-Петербург
Чнж.2м Понкрты&о ts ,fl

Korup йзл$ Формат ЯЗ
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Стоика
аая

x  Стойко
с ш

Марка,
003. Обозначение Наименование Кал. Масса

ed.,nr
приме*
чание

Детали
i ГОСТ 8809-86 Уголок 75*75* £ . 8=950 г 6.S —&S3 чертежа

407-оз-Б21 g 1 - K Cш Ротнский W L os.n
Н щ щ K oiadd .,, osM
ru n Лурье . 0Ц2
ГиПстр. KoiaeeB > OVjl Ш каф 5 -{QkB с  трансф орма- 

тором н а п р я ж е н и я .

I1

Лист JIucmoi
Га.спей. Кирсанов Т Ф ^ W 2

Р П 2 2Uw .Ik Коли т  *0 Щ)2
Ггрмг! nnrnn/tnjtrpuu а ялР~ севзяпэнт ист прош

Санкт-Петербургмент аё опори  0*330-2 . 
В ариант  2.
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Спецификация к схеме расположения элементов конструкции

Парка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Нассо
ед.,кг

Приме
чание

%11

ые элементы

i 3.41П 1 -1 5 7 Лежень Л Ж -1 Б г 430 а п » 3

*

flow, ото
И.тнто
ГУЛ
ГиПапр.
Га спец
ИнясЛк

Роиенскои
Ковалев Ш в
Лурье
'Ш л ё Т
Кирсанова
Кашнька

± ~ г К .

05.92

& L

о т

Щ 2
Ш 2
Ж§2

Ц77-ПЗ-Б21.91-КЕ
Уст ановочны е --- Л
авто т ронет  ар н о  т аров& Т 5 &  з Я О З Я Я * * *

05.92 Wkgw 5 - Ю к В  с транстар- 
натором напряжения.

Cmadud Лист

Стена расположения 
элементов опоры 
0-030-3. Вариант о

РП 23

Лисгппй

с£взтнертсетшо£КТ 
С ай т-П етер б ур г

Типе Т и п К -Ш -П  Тип К -Ш -Б

Тип П

/. Предельное отклонение стоек допускается: по вертикали И5нм, по горизонтали ±30мм 
или и х наклон над поверхностью  земли не Более №мм н а  /м Блины, разворот 
стоек на увал ±5*

8.Значения заглублении стоек и cgctu„h* приведены £  чертежах опор под оборудо£ание. 
Д ля  т и п а  С

Сваи погруж ать методам видровдавливания с предварительным бурением лидера 
диаметром на Ш нн меньше диаметра сваи. Глубина направляющей скважины долж на  
бы ть на 700мм вы we остри я сваи.

Л л я  ти п а  П
Стоики заделать в ж елезобетонны й поднажми к бетонам класса В 1S на мел
ком заполнителе.

Д ля  т и п а  К
Стойки уста н о ви ть  g сверленные котлованы на подушки из щебня. Пазухи между 
стоиками и стенками котлованов заполнить: для К -460-П  -  крупнозернистым пес
кам с  тщ а те льн ы м  уплотнением ; для К -4 S 0 -6 - бетонам В 7,S  в распор.

I

■8

S’

Начдпд
Н контр

Рпменсти
КовалевrunГJn стр

Гл.слей
ЦнясЛк

Л т е  ....., 
Ш илев_

Ш
Уорамвй
Калинько

4SM
Q5.Pl

:©
95.92
95.91
05.92
65.92

нСП-03-Б21.91-КС
установочные чертежи mpeszepq. 
автотрансформатора в ЗЗО/НОкВ— ' 1 J Г*ж.*Л,л П,нСтадия Лист

Типы закреплений  
опор в  грунт е

Р П  2 4  
СЕ&йпжргосеппрош

Листов

С а нкт-П етербург
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Я -и з  еВай & ’и* опоек f устаноВленных 
Б-из стоек с мдножникапи  ̂сверленые котлованы

Опора
Наименование
устанаВлиВаепоео
электротехнического
оборудования

§аэа .
о

«о

Сборные железобетонные элементы Тип закреп 
леним для 
типо8ого 
грунта

Отметка
Верха
стоики,
сбои

Глубина 
заделки 
h В мм

Приме
чанияПарна

элемент
Кол
на
уьт

Пасса 
Эл та 
не

Объемам3
Whqio 
эл таВсеео

0-3304
£ шкафа шлог

Л д о -* 1 680 0.2? 0.0? С 0.350 чт Же*с$л5е- 
тшые- Эленемты 
по серии 
%4t73-f7M

Б
SCO 5 { 400 0.14

0.26 л 0.350 то
064 1 300 0.12

6 О Т  5 1 ОТ 0.14 0.14 л -о т -л 0.350 то

0-330-2

ufrocp 5 10 нВ 
с трансфортата- 
роп напряжения

Я ДО 4 & 680 0.27 ом Г 0.460 4040
Тоже.б

ДО-5 2 ОТ 0.14
0.52 п 0.480 то

УВЧ 2 300 0.12
л О Т  5 г т 0.14 о.гв И 050-0 0.460 1740

4 0 ? - 0 3 - 6 2 1 .9 1 -КС
НтотдРопенсиии ш osn Установочные чертежи трех (ровных автотрансформаторов 330 j/10 ибН центрКовалев out
run Лурье out Опоры

0 3304 0 330-2. Вариант \
СтадияЛист ЛистовГип стоКовалев os.n рп 25Гя ста Кирсанова ig M : or,nUhx.Ih Нолинько 0S.fl Таблица Вариантой железо- 

бетонных ̂элементов
С£*АЙПЯНСРГПГЯТьпрпет
Санкт-Петербург

Формат ЙЗ

|50

Я  -и з cSau В -и ъ  стоек r установленных

6 -1/3 Стаей с подножнииати В сверленые котлованы

Опора

Наименование
устанавливаемого

электротехнического

оборудования

ЕX
а
Z3flex<о

Сборные железобетонные элементы Тип закреп•
лени*

для ти п о - 
Вого грун- 

т а

Отм етка
яв п тВерха

Стоики 
с Вой

Глубина 

заделки 

S мм

Приме

чанияП арно

Элемента

Ноя.
на
Э л т

Пасса 

Эл та 
КГ

Объем м 3

Одного

м т а Всего

0 3304 £ шкафа Ш О Т

л сн ч в -гз 1 500 0.0 0.2 С 0.350 4160 Жягеибе* 
томные  ме**нтЬ{ 71 серии Мт-Д71

б СОН 22-29 1 240 0.1 0.22 П 0.35 0 то
Ф68 1 300 012

В СОН 22-23 1 240 0.1 i 0.1 / М 5 0 -0 0.350 1850

0330-2

Ш каф бЧ й к В  с

трансформаторами

напряжения

я СНЧ5-29 2 500 0.2 0.4 С 0.350 т а

Тоже6 СОН 22 -гз 2 240 0.1 ом л
0.350 1850

ф8.Ь г 300 0.12

В сан гг-гз 2 240 0.1 0.2 к- м о- л 0,350 то

407-03-621.91 -КС
Нач.отд. Роненсхии L*~OSM Установочные чертежи трехераъных 

автотрансформаторов 330/110кВНмитз. Ковалев IS. 92
П1П Лурье ^■TV*

1S.fl Опоры
0-3204  ;  0-330-2 В ариант 2

Стадия Лист ЛистовГип стр- Ковалев 0S. 92 Р П г вТ я .а т Кирсанова > OS,92Uhxt. I h Нолиньна 0S.92 Подлица Вариантов железо 

бетонных элем ентов

СЕВЗЛПЭНЕРГОСЕТЪПРОЕИТ 

Саннт Петербург

Фоотат ЯЪ
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Спецификация к схеме расположения элементов конструкций

Марко
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
едкг.

Чримеча- 
ние

Железобетонные элементы

1 Зл07.1~157 бып 1 Плита ПН323-1 20 725 029м3

2 Тоже Плита П10£ 6 70 023м3
Стальные элементы

3 407-03-62131-КС.К-6 Решетка М -2 1 110
4 Труба У Р Г  200 1 57J2

ГО С Т5525-88
Материалы

5 Коиз 16 Г0С Т2590-88 4,4 1̂ 58 п л.
6 Сетка латанная N  20-2JD

ГО С Т 3 8 2 6 -8 2 " Ot13 м *

7 Уголок 75x75x6
Г О С Т8 5 0 9 -8 6 " 3,42

Закладные детали

или непаристый щебень - 250мм 
Цементная корка -30мм 

1
t to 1 S  1

. . .  / ~  г Г  Г ~  _ с Г _________ i i \

_____ ^L__ -Siloes — .....J{,______ ж.. , - L J  I ^ QJ005̂ .......j r 33-

. 800

— _  s i — ю ш : ....... .— _

. т  24100 ЮО

. \  

.. 800

\Ч грцнтабая отмастка

2 -2

ж

7. 300 . 300 .3009

8.i :

0007

Т “Г г т 1 \ ^ L  

/ —

• €

- 1

. )
§

г §

и 1 1 Г 1

V — =

f Ч|ЧГК

§

0,0
07

—

Промытый и прасеяный

j------1г1И "" — V * u ‘ > г 111 и ^ ■■■» ■■ —if----- 1

^ — ц -------------------------------ц—  I— 0---------------------------------ц— У

1 » ,Ю 490 ,Ю 490 Ю 490 Ю ,юо[Я А

3 - 3

&
Т  1

Й  t ■ " . " IЛАЛ

Г
т *

ъ
Цементная

корка § Г 1

Бетон /
класса 075

1 . 300

Формат А 2
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Коп.

Массо
едкг

Примечание
Сборочные единицы

/ 407-03-62/-$/- KCU-S изделие м п -4 6 и
г То же кс.и-з изделие м л -5 6 *Л

- ч

/. Зазоры м е ж ду ка тка м и  и упорам и заклинит*  
Л и с т о в о й  с то лы и .

с* Р а зм о тку о тв е р с ти й  в  р е ль с е  при установке  
парок М П - /4 произвести по  п е с ту .
П р и  невозм о Ж н о ст и  просверлить о т  Ш ерстил 

р а з р е ш а е тс я  данны е м арки п р о в а р и те  
сварны м  ш вом  K j -вм м .

Ч 0 1 -П З - Б 2 1 .9 1  - К С
Установочные чертежей трезаразных 
автотрансформаторов 330/ /Ю ноЧсч.атд.

Ниан/пр
йаенаарА 
Ковалев .

0S$2
09.91 \OraduA.Лиса- Листав

run Липе о т
РП 28Гипсто. Ковалев о т

Гл.спёи. Кирсанова о т Устройства бЛЛ созбания [сдайПЭНЕРПОСГГкПРОРКТ 
п~ Петербургинж.ТюлКлмлнхо о т t/поров впя транссрармато- И"— ц— у ^  ров | Сонка

ч

J
j .

f
I

I

Спецификация ксхемамросголоЖанаг анкерных у с тр о й с тв # # , A d d

/. все  р а б о т ы  п о  со о р уж е 

нию  ф ун да м е н то вп р пи з& - 

д и тб  в  с о о т в е т с т в и и  с  

треВо&ниям иСНи РЗ. OS0 6 SS, 

3.03.0?- 87</ 3 .03.0/-87. 
t?. П о д  подош вой п о д н о Ж н и 

к о в  в ы п о лн и те  т щ а т е п т  
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3 . Обратную засыпку 
гр ун та  производите 
слоями не более 300мн

П а р к а  
п о з.
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То  Ж е Ф ундам ент Ф 7. S x/.s-6 - г /$60 0.70п3
г 3 M 7 .S -/ S 8  вып.1 Р и е в лб  Р Ф  a s a е 600 0.0 О н 3
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Лрине-
чаноеЛ-25л-гьA2SА-26

Железобетоннь/е в ле те H/tjи
/
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Железобетонные элементы

1 3,407.1-157Вып.{ Плита ПН329-1 20 725 039м3
2 Тоже Плита ПШ 5 6 70 ОДЗм3

Стальные элементы
3 407-03-6213Ж С И -6 Решетка М -2 1 НО
4 Труба У Р Г  200 1 5 7 2

ГО С Т5525-88
Материалы

5 Крце 16 Г0СТ2590-88 4А 1,58 ГШ.
6 Сетка латунная N20-2JD

ГО С Т3826-82" 0.13 м 2

7 Уголок 75x75x6
ГО С Т8 5 0 9 -8 6 " 3,42 2 3 £

490 490490
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или непористый щебень -250мм
Цементная каака -30мм ш

г - ;' . У . . ■ 7/ , ..... 1 “ OPOSĵ
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до з Н с ш п е н о & с т и е М ол

УШ о к f 10x70x7 • n c riS tO - 86 г
е * г г а ;  г , 1 к г

Б о л т  rtf6*80- ГО С Т7798-70*
г

0,161к г

3
1 Ь и ы П № .5 - П е т  S315-70*

г
0,033к г

Ш айба 1 6 - Госг/137/-78 г
0.011к г

8ce om&ipcmuA Ф 17,6 мн

чт-т-Б21.91-кс.и-в

чшШ и& ш зш тз* л  vfrZQ k гт ^  
)дЬШ 1$ГШ И !Ш Я№ 2К Ш  safeS 
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I -1— ..1

и з д е л и е  М Г ? ~ Ь

Опадал Пасса rtetaumcfi.

РП 4 6 MQ
Лист. Лист  о 8
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Санкт-Петербург
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1
С *  его; 1.3кг

<*
Полоса 10̂ 70- Г о ст ЮЗ *76*

1
6*610; Г1*г

S Талке. С -too; 3,5 к г t

к
Уголок 75* 50*6-Гост SSlO-ss

гС  а е г о ; / .го кг

s болт rt16x s S -fo c r7738-70 *
ко jo t к г

6
Гайка 16 6 -  Гост S S 15- 70 9

4
О Л ЗЗкг

•т Ш айба /6 ~П0СТП37Г-78*
47 0.01/

401- 03-Б21.91-КЕ. И-9
и з д е л и е  М П * 6

Масса Масштаб
На.отд. /Ънбнекии nJIst QS 92

РП 6.7 /ПОИ конто КоОалеС м$г
Гип сто КоОалсО Of П
Гпспеч Кирсанова Г* * Л OfSl Л и ст Лие/noff
июкбк ПанкрапеЛ Ofil (ШАПЭНЕРГОСЕТЪЛРОаа 

С анкт- Петербург
Т Ь р т а т  /Иг

Типовые материалы для проектирования 407-03-621.91
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