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АВТОМ АТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ BEDS
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АЛЬБОМ IV
КОНДИЦИОНЕР ПРЯМОТОЧНЫЙ С ОДНОЙ СЕКЦИЕЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 
ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА, ОСНАЩАЕМОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОМ НАСОСОМ, И С 

ЧЕТЫРЬМЯ ДОВОДЧИКАМИ.

электрическая система РЕГУЛИРОВАНИЯ
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В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и м е н е н н ы х  д о к у м е н т о в

Обозначение Наименование Примеча
ние

ОСГ 36J 3-76 (ДигЫ И пулЬтЬ? СИСТЕМ
НдГО МАТ ИЗHU.ИН ТЕХНОЛО *
гических процессов. Общ ие
технические условия.

го ста /, ш -65 Автоматизация технологических
процессов.Обозначен ия условиЬ/е
приборов и средств я  в тома -
ТИЗАЦИИ в СХЕМАХ.

г  о  e r a  7/0-3/ Е стд. Обозначения буквенио-цир
POBb/E в электрических с кем ах

ГОСТ г  7S / -7// ЕСКД, Обозначения условные гря-
фическне В СХЕМАХ. ОбОЗНЯЧЕ
МИ9 ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

ГОСТ а. 728- 71/ ЕСКД. Обозначения условные
графические в схемах. Резисто-
рЫ конденсаторы.

ГОСГ 2.75S -74 еекд. Обозначения условные

графические в схемах. Устрой -
с тза  коммутационные и
кон гакгнЫе соединения.

ГОСТ 2. 780 -68 ЕСКД. Обозначения условные
графические. Элементы гид-
ра&лнческик и пневмаги-
ческих сетей

ГОСТ 2.182-68 ЕСКД. Обозначения условные
графические. НасосЫ и леи  •
гателн гидравлические и
пибвмягиче окне

В едом ость  чертежей альбома

Лист Наим енование ПрИМЕ -
Чан не

1 Ведомости ссы лочны х н  п р и м ен ен н ы х

докум ентов  и  чертеж ей .

2 ,3 Схем а а втом ати за ци и .

4 - S С хем а электрическая принципиальная
р е гу ли р о в а н и я  N° 1

9 12 Схема электрическая принципиальная
р егули р ова н и я  № 2 .

/3-/7 Щ и т Щ 7П1 -/М,. Обилии  в и л .
18.. 22 Щ ит CU7/71 -1 А . Т а б л и ц а  соединении \
23-26 Щ и т  (Д У Г И -1 Д . Та б л и ц а  подклю чен ия J
27-31 Щ ит ш ,7 -З Д . О б щ и й  в и д .

—
32-36 Щ ит u i i -З Д . Т а б ли ц а  соединений
37..А0 (Д ит ц р - З Л .  Та б л и ц а  подключения 1

ш С х е м а  подклю чения №  /
Q2 Схем а подклю чения к 0 2

ПрИЗЯЗЯН
£/76 2  о б

9 D 4 - D 2 - 3 0 . S 6  Л О Б
вВТОМАТИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫ* КОНДИЦИОНЕРОВ

'ДОМОСТИ ССЫЛОЧНЫХ
ц примененных док у  м ы  
гов и чертежей

СгвйИЯ лист
р

Аистов
йа

САНТЕХПРПЕКТ]
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ВйРИНИТ с блоком теп ломасс о Q6 МЕН я

-Л холодный триод годя вентили U2-oikpbnbi, ввит или 3;Ч;5 -декреты 
-б  теплый период годя вентили ЬВ-закрЫтЫ, вентили з;Д;5 -открыты.

При привязке проекте дать пояснения, для каких 
Систем используется тот или иной вариант. Если 
один из в при питов не используется, то его вЬнеркнуть.

Пр ЕДУ СМ А ТРИВЯЕГСЯ

1. Р е г у л и р о в а н и е  т е м п е р а ту р ь / „  точки росЫ" изм енением ;
-  ТЕПЛ0ПР0ИЗВ0ДИТЕ лЬ ностн воздухонагое в яте ля I  подо *
гревп в холодный период ГОДЯ,

— холодопроизводигелЬности камеры орошения или воздухе- 
охлядителя в теплый период годя, 

д  А в то м а ти ч е с к и й  прогрев воздухонагревателя д и о д е  
грезя перед включением приточного вентилятора, 

з. А в то м ати че ско е  подклю чение схемы регулирования  
при  в клю чен и и  приточного  в е н ти ля то р а .

Ц. З а щ и та  воздухонагревателя I  подогрева  от замерзания,
5, Последе в а тельная работа регул ирующ их клапанов 

на теплоносителе воздухонагревателя -Г подогрева и 
холодной воде.

6. Регулирование температурь воздуха в помещениях 
изменением теплопроизводителЬности доводчиков

1. Схемы регулирования доводчиков 2 иЗ аналогичны 
схемам доводчиков 1 и if.

в. И сполнительны е м еханизмы поставляю тся  ком плектно  
с н ап р ав ляю щ и м и  а п п а р а та м и ,  воздушным и регулирую 
щими клапанам и

з. прибор, контролирующий перепад давления на воздушном 
фильтре, поставляется комплектно с кондиционером

г но
Я. ас игр.
Нм, огл. 
Шспёц.

привязан:

ШЕЕ!

ярингер,х%ь+*1
Mmtpqmhol ьШ Щ  
Том йна в \

рчх.гр
РУБчинскни

Ст.инш-
Бронштейн
Тзлуповя

оГЖ
112L

0М*>
ьШ

PT7SB O G

9 0 4 - 0 2 - 3 0 . 8 5  А Ш
Автоматизация центральных кондиционеров

Угядия

____ Схема автоматизации
(окончание)

~Шт Листов

САНТЕХПРОЕКТ
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Диягряммя замыкания контактов 

Регулятор температуры  РВ)

тэгпз

S3-
ТЕМПЕРАТУРЯ „  ТОЧКИ
р о сы \
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гип
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Щ.ОГй.

<Ринпр л, 
Мнтрорт 
Романов
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ж В Д Н - 0 2 - 3 0 . 8 Б  Д О В

%/СЛ£& 
РУ А.ГР

РУВНННСКИк
бронипенн & Г 7

рШ
I V

АВТОМАТИЗАЦИЯ Ц£HTpBAbHtHA kOH&HUpQHipGd

Привязям Сг.ин/в' ГУАУПОВЯ Щ$гф. Ставня Аист АистовХГи
р 4

СК£МЯ Ж АтрнчвсШ  прим- 
ципипланяя ре гуАиров я* 
ИИ Я №1 (начало) С А Н Т Е Х П Р О Е К ТМне н ‘
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Ис п о лн и тел ь н ы м  механизм мзо-6,3/е з - oas И с п о л н и т е л ь н ы м  м е х а н и з м  МЗО-чо/бЗ-ОбЗ-Яр
ДиягряммЫ зямЫкяния конгяктод 

Ис п о л н и т е л ь н ы м  м е л я н и з м  МВЗ
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. ГХЕМЯ ШКТришШ ПРИЩИ 
пияльняя РЕГУЛ ИрОВЯНИЯ 
№ 1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ}

Лист ластов
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Наименование Кол ПрИМЕЧЯМНЕ Ш Робозначение
Наименование Кол Примечание

Па м игу Шит РЕГУЛИРОВАНИЯ Щ7П1 -UL

ВК1 ТерМОПрЕОвразОвЯГЕАЬ СОПрОТИВЛЕ- номинальная стати* щ р в г Регулятор температуры электричес-
ни я  МЕАНЫй те м -0819 чикая характЕ' кий трех позио, ионнЬ/й ГЭВПЗ
т я г з - о г  1э г г8В -8о / онсгика 50 м ГУ 55-05 500166'82 2

в к г ТЕрМОПРЕОбрЯЗОВЯТёЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ номинальная стати- кт;КВ Ре л е  п р о м еж уто ч н о е  л з -Э Т -М У З
меанЬ/й тем -ю 79. чвекая хар  акте- Z1Q, -ггсв/йэ^р  ТУ16-523.622-82 3
ГУ 23-09.192288-80 1 рисгикЯ 50М sr-f ВЫключятелЬ автоматический

SKS У стройство терморегуаируюшде эле к - /63 -муз; - 220В; Зн-ВА: Загс. =-/.ЗЭн
ТРНчЕскоЕ Т9ЛЭ - / -2 ГУ 15-522.110-7!/ /
ГУ 95-09.281011/ -18 1 контакт „ У STS Выключи гель автоматический

S53 Устройство ге р м о о е гу л и р у ю ш е е /63-МУЗ,. ~2206; Зи-fA -Лоте. =1.3 Эн
ЭЛЕкГРНЧЕСкОЕ т у д э  ■ й ГУ 16-522110-71/ /
ГУ 23-02.28101k -78 / контакт 3-"

М81Ж13Исполнительный механизм комплектно с
мэа -6.3/63 -0.23 ГОСГ 7/92-80 £ клапаном

мвз Ис п о л н и т е л ь н е й  м ехянизм комплектно с
МЭО -ЮО/бЗ-О.63 ГОСГ 7/92-80 / клапаном
ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХЯНИЗМ Ко м п л е к т н о  с

МЭО -ко/63-0.63-82 ГОСГ 7/92 -80 / клапаном
ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХЯНИЗМ комплектно с
МЭО-6,3/63 -0.25 ГОСТ 7192 -80 1 кл ап а ном

&  

о  я
ТиП <рннгер ;

a j U еон-ог-зп.8Б ловн. контр.. 
Нач. онТ И 11 J

I
j

ЯМ
t e
Т Ш р

тчинскик
ш ш Е и й

oS-gi
т ш

автоматизация центральных кондиционеров
Привязан: Cr.HHHij шчпавя_ (калиялист Листов

Р 8
Схема электрическая 
принципиальная регулнро- ВаннянН (Окончание) C A H T E X T I P Q E K TМне. иь------------------------------
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норне/1
ТЕрМОПрЕ- 
06РЯ308Я- 
ГЕЛЬ СОП
РОТИВЛЕ
НИЯ

< * ч

О ткрЬ /ш

1и
V

I
Qi

1
ЗвкрЬ/тиЕ

| §

Диягряммя зтЫ к ти я  Контяктоя 

Регулятор гемтрятурЬ/ РВЗ

г  зе ла

&Л

ТБ МПЕрЯ Тур Я ВОЗДУХ А.В 
ПОМЕЩЕНИИ

т  l l  0  i  “г
1Я-8Я 1-------1-------- ------м н
зШ шшШ:--------------------- 1

/О

тип Фингер  s. $ .iL
3 0 4 - 0 2 - 2 0 . 8 5  А О Вll Мнтр&рЯНОЬ Т

НйЦ.отД Романов S3.1C
1Т о щ РуечннМ Пвгсм ятизпция  ц е й тряльнЬ/х кондиционеров
Рут. Гр ШонштЕйн i  л

Прн&азян Сг. инм. Тулупов я Стадия Аист Аистов

р 9

С хем а  ж к гр и ч £ с < я я  
ПРИНЦИПАЯЛЬНЯЯ р егули ро - 
ВЯНИЯ н 0 2  (н я  чяло ) С А Й Т Е  Х П Р О Е К Г

И  Н 8. м -
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Аиягртмв зямШкяния кантятв

Р е г у л я т о р  тем пературь/ р в Ч

тэепз

0» tij

ТЕМПЕРАТУРЯ ЗОЗДУА Я 
В ПОМЕЩЕНИЙ

f  й  0  i l  « ?
ш я 1-------1-.. . ■ ■

ш
----------- -----------■—---------------

■ ■ L ------------------------ 1

/ / -

тип Фннгер t Oi\L
Э П Ч -О 2 -3 0 .8 Б  A D BИ контр Митрофанов г1

Ш ота. °omahoq
Тл.сгт-
Тфк.гр. & Ш **и н oJ’Jt Явгомягнзнцня центральны х ком днищам Еров

бооншгт
Привязям Сг.имш. Тзлуповя Стадия лист Листов

Р 10
Сх ем а  элекгрнчвскяя 
п ри н ц и п и ал ь н ая  рЕГУлиро- 
вянняыг (ПРОДОЛЖЕНИЕ). САНТЕХПРОЕКТm s, не
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РЕШАНРО;
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' "-РУЧНОЕКОЕ̂
Т\ЪНН‘
т ь
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Л иягриммя зямЫКямия контактов 

Регулятор температуры pbs

T J2 D 3

1 !

Р

C s ^ y

(Тс  | |  h

f N J  « о | ^  1

7А-М П " 1  "  ш ш я

ш ш  " "  "  ~ ~  " 1

Не кЛЕММННК щи г я 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Пр и в я з а н

Инв.№

/3

Няч. OTJL
ГА. СПЕЦ

ТИП <PHHTEPs „ v 
Н. Контр, Ш Г р о д т т  я М # +

Романов

Pyk.rPi
Рубчннскиь

W hhhi.
Ъронштеин

^/гег- об

п т м * - Ш ,

Ж

аг.д.
z
Ч-fc

Нвтомятизщия центрШнШ Кондиционеров
3 D 4 - D 2 - 3 D . S 5  А О В

& наняли с f

СХЕМ Я ЭАШрИЧЕСкйЯ
принц ипияль няя регул иро - 
ёяния N*2 фродолшЕние)

11
Листов
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Наименование ш . Примечание

По месту

8кз;вМ ТермопресбрязовягЕА ь со против а ення Номинальная ста-
6К5 мелнЬм ГСМ-Ю19. пиеска я л ар як те-

ТУ25-02. 192288 '80 J ристикя 50 М
М8/4;Ш6Исполнительный механизм комплектно с
M6IS м30-6.3/63-0,25 ГОСГ 1192-80 3 кл апяном

— —

Г/рИбНзвн

Пне. ккг-

Ш И ’обозначение
Наименование Кол. Примечание

(Лиг регулирования ШП -2JL

Р83;рзУ.Регулятор температурь! электричес-
РВ5 кий трехпозиционнЬ/й ГЭ2ПЗ

ТУ 25 -02.200.166 -82 3
К1 Реле промежуточное П331-МУЗ

-2208; 9% <-4р ТУ16 -523.622-82 1
SFrSF? Выключатель не тома ти че с кий

S F 3 \ А 63 -муз; ~2208) Он-fA ;  Опте. 13-Эн
ТУ 16-522. НО-Vi 3

/3

гнп
ЖКсягр. 
Ияч. отд. 
Ъ.спец,
РУЛ.гр'
Ст. и нм.

фИНГЕР ^
гр. Цнрсртёр*  

Романов 
РУШнскщ 
5ронштёГнbPOi
Ш

,262

*Х-
ГУЛ У ПОвЯ

s > / v e ? ~  o s
ft.iL

щ . 0 D 4 - 0 2 - 3 0 . 8 5  A D B
>fpi
7*

йбтоматнзация центральных кондиционеров

Уади* лист ЛИСТОВ
Р 12

Племя электрическая
САНТЕХПРОЕКТ
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Поз Обозначение Няименоввние Лол. Урн меч.

Локументяаия
~~

лов -18..... лов-гг ТябАиця соединении __
яав-гз... Аов^гв Гявлиия подключения

ОгянпвртнЫе изделия

/ ШкН<р щнтв Ш.ШМ -1000*600*350
т ч  орзо осг зв/з -76 1

8 Угольник УЗ М600 ГкЗ 423-83 2 TM3-26-83
3 Кронштейн К/й ГкЗ '106 -S3 3 У/myfie-83
4 РЕИкВ РМ600 ГКЗ -101-83 1 гн1^3 —УЕ ГМУ№-833 Угольник. УР ГКЗ-вОб-S3 1

Прочие изделия

6 Pei ;р в г Регулятор темперятурь/
электрический
ТрЕЛПОЗИЦИОНнЬш тэгпз г

гип , 
Н.шгр,
т о т

ФИНГЕР
Ш Ё Ш 1Ромвмоь

Ы.ГЯ
'УБЧИНСкИП
о о т гЕнн

ТуАУПОдЯ

ПрНВЯЗЯЧ

Инв №

З Р Ч - 0 2 - З а В Б  Л О В
Авгомягнзяция ЦЕНТРАЛЬНЫХ кОнДИЦИОНЕрОв

СпишЯ Аист Аистов

Р 13
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Обилий Вий. СННТЕХПРОЕКТ гнв
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Вил HR ВНУТРЕННИЕ плоскости ШИГв (РЯЗВЕРНУГО)
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Надписи на табло
И A РЯМкА* -------------------------------- -------------------------------
NНАД

ПИСИ
Текст
надписи КОА

NНАД'пней
Текст

Надписи ш

Рамка 6 6 *2 6

1 Температура „ точки
pocbi" /

в Температура з  по-
МОДЕН НИ № f /

Рямкя <30 Xf5

3 -егов.т,точке pocbi 1
4 ~гго в,’ доводчик f /

Лист
17

Ш
 N

nC
Al

Провод
ник Откуда  идет Куля поступает

Л аннЬ/е
проводя

---- -
Ярнмв-
чаине

Технические ТРЕБОЗАНИЯ

Таблиц А СОЕДИНЕНИЙ ВЬшОЛНЕНА НА ОСНОЗЯН1<н
СХЕМ ПРИЗЕДЕНнЫ X НА АИСТАХ If.5.7 и к1

/V х т г  Тд х тг  мо ПЕрТМЩШ 
Б ХОКА

/ У хтаро ХТЗ -5
N ХТЗ '5 1Г5 -5
N ХТ5 :$ ХТ6- 10
N X 76 НО A/Q’3
N K/Q-d к г  ■■ з
N т е -в кг ■■ кг П81 075 п
N т е  -да к г  -63 П
N К г бз л /  i а
N „ ____\1& х т г  ;д

30/ х т г ч ХТЗ ■' 1
301 ХТЗ 7 ХТЗ 7 п
■301 ХТЗ 7 ХТ5 ‘3

привязки

П

H W .
Я. контр.
Ш тОЖ  Гл.спеа.
PytCrp.

ж Ш Е \[ш ш й М
Сггщ. ЕфнмШ я '

Ромянов
руачяискни
Врсмшпина Г  Iо8.?С

ИНб, Н°

д0Ч-02-ЗП.8Б АПВ
Ивтснягизяция цйнгрмоншл конциционеров

УЯДНЯTiHcr Листов
р /8

— Щит ц  1П1 ■ 1Д , 
Таблица с о ед и н е н и и САНТЕХПРОЕКГ

К о п и р о в ал . Ягодки на формат ЯЗ
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Провод
ник Откуда идет Куда поступает

ДйННЫЕ
провода

Приме-
ЧЯИИЕ

за/ ХГ5 -3 х г б - г
\

301 ш - г к/ • з г
SOI к/ - з г SF/ .г

303 ХТВ-2 ХГЗ-8
зоз Ш  -8 хгз - г
303 m  - г К1-Й
30S KTS-'/f К1 • 12
305 КГ-1В К/ -53 П
306 ХТВ -3 К1:59

т хгг>4 К 1Q: 12
3# к /a - 1г к/а :з з П

> /73/ 0,75
3/5 л гг--5 к г - /г
3/5 к г  '/г к г : 73 П
3/5 к г - 13 К/ ‘3/
3/6 ХГЗ :1/ XT'S -6
3/6 Ш * 6 К1 73

' 320 к/ ■■// л 1 а - 73
320 к щ п з К 1G -57/ П
321 ХГЗ : г к / а п к

- 322 ХГЗ ;3 К10-л
333 XT6: 1 к г - л

33// ХГ6>3 К 10 * 11
. 33U К 1Q -1/ к г  -S3

335 ХГ6■// к г . з г

ЭПЧ-02-2И8Б ЯОВ
Аист

19
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Провод
ник О тк у д а  и д е т Куда поступает

Данное
провопи

Прима-
Чвниа

335 к г  ‘з г к г -59
V

П
335 кг-* // к г  ■ 84 П

336 ХТ6  3 к г  -11
337 ХГ6  :б К/ ■■ 7Ч

338 х т е п к г  ■■ 74

339 ХГ6--8 к г :  ч/

339 к г  /// к г  - S3 П

390 X T 6 -9 к г  -<?/
390 к г  - г / к г  6  4 П

> 173/ ОД5

90,1 SF2 •2 К / : 84
ш К / :  8/ К1 ‘ 91 Л
чог х т г -6 К/ : 83
Ш х т г  '•! к /  : ч г
А SF/  ■■ 1 SF2  - 1

50/ Х Г З -З К 1 -69
зог х т з - ю К ! '■ 63
26Р КТ5 -7 КПЗ '-84
87Р ХГ5 '8 К 1Q  • 83

1Р ХГЧ -6 ХГЧ НО п

2 р кг//-// X T 9 :5 тврЕм тка
блока

г Р ХТЧ :5 ХГЧ :9 Л

Зр ХТ9 3 ХГЧ :8 ) Пв! 0,75 Л

7/P х г ч  •• 1 ХГЧ :2 OEpEMbi4Kft
61 ока

¥ ХГЧ : 2 ХГЧ  7 Л31 ОД5 Л

Земля
УГОЛЬНИК ЛАЯ УСТА
НОВКИ АППАРАТОВ '■ Г Сгон Ха щ ита: ^ ПвЗ 1>5

Земля РанКв: Д СКоака щита- Пвз 1,5
ю

6 X 7 0  S . О б 3 D 4 - 0 2 - S D . 8 5  Я О В
yincT

20
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A t врЬ

N ХГ2-Ю РВ2 -ХЧ : Гб ПВЗ 1
N Р82-М: 1Б РВ1 - ХЧ ■ 16 ПВ1 0,75
N РВ) ~М ■ 16 кта / ю П83 1

30/ кг а ч РВ2 - ХЧ -6Б ПВЗ 1
30/ Р82-ЛЧ-66 РВ/-ХЧ ■■ 65 ПВ1 0,75

303 кта -г РВ2-ХЧПБ ПВЗ 1
303 Р32-М-7Б РВ/-ХЧ- 7Б net 0,75

306 кта :3 РВ1-ХЧ ■'26 ПВЗ 1

308 РВ1-хЧ -'36 РВ1-ХЧ -ЧЯ п
308 РВ1-ХЧ : ре РВ1-ХЧ - 8 Я п

?П61 0,15
309 РВ1-ХЧ :1/Б РВ1-ХЧ -2Я п
309 РВ1 -хЧ 2Я Р81-ЛЧ 6Я п .
w хгг ■ ч Р81-ХЧ -5Я ПВЗ 1
ЗЩ РВ1-М--5Я РВ!-ХЧ : 7Я ПВ1 а 75 п

315 хгг /5 Р81-ХЧ -1Я ПВЗ 1
1 3/5 РВ1-иЧ: /я РВ1-ХЧ-ЗЯ ПВ1 0,75 п

402 кта -Ь Р32-ХЧ ■ 25 лез 1

>
1

£
£ft:

1
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Провод

ник О ТКИ ДА ИДЕТ Куда поступает
ДАННЫЕ
проводя

чоз рва-хч зб РВ2-ЯЧ : ЧЯ ч п
Чоз рвв -хч ■■ чя РВ2-ХЧ .8 Я п ̂П8! 0,75
ЧоЧ Р82-ХЧ ■■ ЧБ РВ2-ХЧ :2Я п
4о4 Р82-ХЧ -2 Я РВ2-ХЧ :6Я п

Ч05 ХГ2 ■ 7 РВ2-ХЧ :5Я ПВЗ 1
405 \ РВ2-ХЧ ;5Я рва-хч •• 7 я ПВ1 0,75 П

Чое кта -з РВ2 -ХЧ ■ 1Я ПВЗ 1
406 РВ2 -ХЧ ■ /Я РВ2 -ХЧ • ЗЯ ПВ1 0,75 П

20/ ХГ1:1 Р81-Х2 - 1Б )
1

202 ХГГ ■■ 2 Р8/-ХЗ :2б !
203 ХТ1 ■' 3 Р81 -ха /зб ИЗМЕРН•

\нвэ 1*075ПАЬиЬИ
204 ХГ7 :5 РВ2-Х2 ■ 16 цепи

205 ХГ1 16 Р62-Х2 126

206 XT 1 -7 Р82-Х2 i36

Земля Р8Г: -4=- Реикя: 4“
Земля Р82-. -k- Реи Кв; ^ ПВЗ 1,5
З емля Рейка: Стойка ш,ита : 4* .

'£-06 &

9DH-02-3DS5 ЯШ гг
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Провод- 
ник

вы
вод

Ънй

¥ вы-
вод

Провод
ник

Tei НИЯЕСк/

ТяБЛк ц я ПО ak/ito ЧЕНИЯ
СХЕМ И ГА6 А а иЫ со един

Бегств ЕМ НО HR AHCTRX

ПЕ/?£ДК 1Я СТЕНкя

SJ1
А У г 301

sfe
А 1 г 001

£1
305* /го Р и зга
30/* з г р 3/ 3/5
305 53/1 ь 51/ зов
3/6 73 з- 10 337
00/* 80п } 83 оаг

Провод
ник

ВЫ'
вод

шж
№■га

вы 
вод

Провод - 
ник

rpesoi ъяни Я

Ы П О А Н Е Н R НАт основЯНИН
ЧИН, п р Н 6 Е Д ЕН<ib/X соог-
0.S, 1,01 и!8. 2

SO! 60 з- 63 soг
00/ 0!П р Ьг 005
303 Я к в ы*

к г
3/5 * 12г> р и 336
335* 32п р пз/ 300*
331/ 53 3/ П50 3 35*

3/5* 73 п 3 70 338
335 80п 3 П 83 333
300 бчл } П63 /V*
3397 01п 3 п 0 г N*
333 я л; п б N *

ТИП Рингар ̂
я7аЯ7л

е>Ш
g_
f lL

8. Контр.

11

Ш-07Д.
Ж е лт -

Романа^ 
Ру5 чннекий - -

J in .
! Ш гр Ьронштснн
ЖГннт.
Ж н ш :

Тулу лова 
ЕфимкШя —

Привязан:

ИНЗ. н°

304-02-30.85 АОВ
Автоматизация центральных кондиционеров 

СтадитМисг
гз

аистов'

Щит ЦТП 1 ' !А 
Таблице подключения C R H T EX I1P 0 EK T

\И
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пи

сь
 и 

д
 ят

яУ
/за
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Провод
ник

вы
вод

вил 
ш -  такта

вы
вод

Провод
ник

Провод
ник

вы
вод Вга

вы
вод

Провод
ник

№ ш

'№*3/0* /гл Р 11 330* Пр 1п П 2 1
з й 53 п А П50 320 Зр з л ПП 2Р
320* 13 П 71/ 321 2Р * 5П П6 1Р
26р 80 » 83 27р Пр 7 п П8 Зр
зга А Л б N* 2 р 9п то 1р

ш MS

го/ 1 а 202 303* 2 3 30>*
газ 3 5 го0 305 0 5 /У*

305 6 7 206 3/6 * 6 7 г в р

21Р 8
х т г

30/ * 1 г 303 * ХГ6

306* 3 0 3/0 * 333 i г 30/*
3 /5 * 5 в 0о г  * 330 3 0 335
Я 05* 7 8 006 336 5 6 337

/V* 9 п п/о N * 338 7 8 339
300 9 10 /V4

хтз

30/* 1п г 32/
згг 3 0 3/6
N * 5 п7 30/*

303* 8 9 501
5ог /О

2 0

£ П 6  2  о  в Э 0 4 4 3 2 -3 0  8 5  Я О В
АИСТ

21/
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к25 ̂Г Щ тт
вод: шТЙ

Вы
вод

ПРОВОД
НИК

Провод
ник

Вы
вод

щ
KQH-гяк-гй

вы
вод

Провод - 
ННК

д 06, )Ь

P6L
Щ

ы* 16 25 306
00$ 36/7 п4Б 309
301 66 76 303
3/5* 1Яп n 25 309*
0/5 ЗЯп п4я 308*
з/4« 5Яп пбй 309
з/Ц 7 Ял П8Д 308

В
201 1Б 86 202
2Q3 36

рвг
ш

А* 16 86 408
403 ЗБп г>46 4о4
30/ 66 16 303
406* 1Яп Г/2Я 4о4 *
4об ЗЯп П4Н 4оз*
405х 58/1 пбя 4о4
405 78 я П8Я 403

хг
804 16 26 805
206 36

3 D H - Q Z - 3 Q S 6  Я О В
ЛИСТ
85

поз, 7:8 
SF//SF2

Р /

9 D 4 - D 2 - 3 D .S 5
Р -Г Г Р г -О О

Щсгяпв 86

Форм ягЙЗ
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ЛОВ ЛОВ•36
Ш ' 37 ... ЛОЗ-40

ОвовнячениЕ

Рвэ; рвЬ;р as

Няименовяние Ш> Примы

Аокументяоия

ТЯБЛИЦЯ СОЕДИНЕНИИ
Тявлиця ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Реикя р м  600 гкз чо/-83
Угольник Ур ГКЗ ~$!/6-83
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Блок звжимав зз/п
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РямКЯ 30*15
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Провал НИЗ 1*ons гнп Л
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н а д п и с и

Кол.

РямКя 66 к 36

1 Температуря в помеще-
нии н° 2 1

8 Температуря 8 помеще-
нии № 3 1

3 Темперпгуря 8 ПОМЕЩЕ’
нии №11 1

Р я м к я  30  * /5

4 *220в ;  доводчик 2 1
5 - 2208; Доводчик 3 1
6 ~згов; доводчик ц 1
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Телннчес кие. тревавяни Я

ТЯВАИ ца соединении вЫпоАненя на оси 76 ЯН ИИ сх ем,
привел еннЬ/л на а и с т / 'в 9, l o j i  и ч г .

N л т г  < 1 m  : г
ы л тв : г л т г  ч о 1 /7
N х т г : /О ХТЗ -ч -
N ХТЗ :1) ХТЗ ■ 8 п
N ХТЗ :~8 Кг. в
/|/ K i - B * тг:1

303
>П8! 0,75

_  л т г  'S К / >'А

/01 SFI ;£ К П З
//7/ К/ : /г К! /53 п

ю г ХТЗ.-7 Л/ -54

привязям

Инв. N

ЕЮЧ-02-30.8Б ADB
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/05 к г  г  -8 К /  -*.//

/07 s p a ' а К 1 ; з а

/07 /гл-зг К1 '73 П

/08 х т з

Гtft

i n х т з ; г К/ --31

/ Й SF3 К 1

//К К 1:6// К1 /Я/ П

ПЗ/ 0,75
//5 m  :5 К /'S 3

1/8 ЛГЗ ■ 6 K i -• я г

601 ХТЗ '-9 К П 'gif

60S к т з  п о К Г  83

А SF1 •'/ s f  а  </

А S F 2  ■ / SF3 п
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земля Р е й к е :  ± СгоиКя щ итя : ^ ПВЗ 15
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Приме* 
чяннь

Л  в е р Ь

А/ х т а  > г Р 83 - Х Я П Б ПВЗ 1
N Р В З - х Я  ■' /6 Р В Я - Х Я : 1В ПВ1 0J 5
N р в Я - х Я 1б P B S - А Н  ; / Б ПВ1 0,15
N Р35 - Х Я  /16 х т а :  а ПВЗ 1

30/ х т а  '3 Р В З - Х Я  Л Б П В З  1

з о / Р В З  - М  •’ 65 Р В Я - Х Я  •• 66 ПВ1 0,75
30/ Р В Я - Х Я  '■ 6 Б Р В5 - А Ч ’' В Б П В1 0J 5

303 х т а  /5 Р В З  -X I/  !  15 П В З  1

303 Р В З - х Я -7 Б Р В Я -Х Я  : 75 ПВ1 0,75
303 Р В Я - Х Я  ■■ 76 Р85- Х Я  ■ 76 ПВ1 0,75

ю г х т г п Р В З  - Х Я :  £ Б П В З  1

/03 Р83 - Х Я - ' З Б Р В З - х Я  ■ 8 Я П В 1 0,75 п

/03 Р В З - х Я  Л Я Р В З - х Я - Я  Я ПВ/ Ц75 п

/Oif Р В З  -Х Я  ■ 46 Р В З  - Х Я - -6 Я ПЗ/ 0,75 п

/04 Р В З  - Х Я  - 6Я р в з - х я  :  а я ПВ1 0,75 п

/05 х т а ^  в Р В З - Х Я  -58 ПЗЗ 1
/05 Р В З  -Х Я  - S B Р В З  -Х Я  ■■ 7 Я ПВ1 0.75 П

/06 х г г -9 Р В З - Х Я  п я П В З  1

/05 Р В З - А  4 ■■ / Я р & з - х Я  -з я П В 1 0.75 л

/08 х т з  Г Р в Я - х Я  : а ь П В З  1

/09 Р В Я - Л Я - З Б Р В Я -Х Я  л я П В 1 0.75 п

/09 Р В Я - Х Я  -8 я Р В Я  - Х Я  - Я Я П81 0,75 п

1
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ДЯННЫЕ
ПРОВОДЯ

Приме
чянне

110 Р84 -  Х4 - 4'5 РВЬ-ХкбЯ ПВ1 0,75 П
-по РВЬ-ХЬ: 60 PBi-Xi'ZR ПВ1 0,75 /7
111 ХГЪ-2 PBJ/-XQ-5R ПВЗ 1
111 PBk-M'SR PBk-W -lR 081 0,15 п
112 Х73-3 PBk-M :.1R m  /
112 РВЬ-М- 1Я РВЦ-Xk : ЗЯ П81 0,15 п

115 ХТЗ--5 PBS-Xk' 2Б пвз /
Н6 РВ5-М-ЗБ PBS'Xk ' 8R 71В1 0,75 П
116 PBS-Xk-SR PBS-Xk-ИЯ Л 81 0,75 П
117 РВБ-Хк'кБ РВВ-Хй'БР Л81 0,75 п
И7 РВБ'Хк-БЯ PB5-X 4 -ZR ПВ1 0,75 п
118 Х73-6 Р В 5 -х  к •5Я ПВЗ 1
118 РВБ-Хк-5Я РВ5-Х к:?Я ПВ1 0,75 а
119 ХТЗ-7 РВ5~Хк ’ 1Я ПВЗ /
и з РВ5-ХЦ: 1й РВ5-ХЦ:ЗЛ ПВ7 0,75 п

207 Хт1 / PB3-XV1S

208 XTV-7 РВЗХ2-2Б
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209 хп-.з рвз-хг--зБ Измерь

'ПВЗ IX 0,75 тельные

__210 XT 1 5 РВк-Хг-.1Б ЦЕЛИ

гн XTV6 Р8к~Х2'2Б

212 XT VI РВк-Х2-ЗБ

1
§
1 9 0 4 - 0 2 - 3 0 . 8 5  Н О В

диет
35 \И

нв
.йп

<зд
п.\

 н
ад

пи
сь

 и
дя

тя
 |в

зя
п 

мн
Ш

11

Проводник О тк^д я  и д е т Кпд я  п а с т в п я Е Т
Д а н н ы е

проводя
Приме-
ЧЯНИЕ

113 Х П '8 Р В 5 -Х 2 -1 Б
Из МЕРИ

2 1 к XTV9 Р 8 5 -Х 2  2Б ''CHS! 1*0,75 тедьныь

Ц ЕП И

2/5 X I V 10 Р В 5 -Х 2 :З Б

З е м л я РВЗ Рей к я  ^
т------------------------

З е м л я PBk  * ^ Ре й к я : ~ ’ ПВЗ 1,5
З е м л я РВ5 ' ■¥ Р е й к я : -

З е м л я Ре й к я  — СтОЙКЯ 1ЦИТЯ ~

Я  * 7 6 2  0 6 г я

3 0 4 - 0 2 - 3 1 ] , 8 Б  R O E  7 1
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ПРСЗМНИК ВЫВОД
ВидШ '  ТЯКТЙВЫВОД Проводник ЯР080ДНИК вывод

вид
КОН’ТЯК'тя

вывод Проводник

а 3EPi 1 Р85
Х Ы

РВЗ N * 16 2 6 116
х к 11G 35 п п к 5 1 1 7

у * 1 Б 1 5 102 3 0 1 6 6 7 6 303
103 35 П п к б 10к и з * 15  п П 2 Я 1 1 7
3 0 1* S S 7 5 3 0 3 * 119 З Я  п п  4а 116
1 0 6 * 1й п п 2 й Юк 1 1 8 * 5Д п п 6Я 1 1 7 *
106 
10 5 *

35 п п  кй 103 118 1  Я  п П 8 А 1 1 6 *
5 Я п П б й 10я *

Ю 5 7 / 7 / 7 п  85 1 0 3 * Х2
Z 1 3 1 5 2 6 214

32 2 / 5 3 5
207 1Б 2 5 1 0 8
203 3 5

РВЯ
М

м * 1 5 2 5 108
109 3 5  л п  к 5 110*с

6 5 1 5 3 0 5 *
H Z * 1 Я  п П 2 Я 110
1 1 1 З Я  п п к Я 103
1 1 1 * 55 л п б й 1 1 0 *
111 1 Я п Л 8Я 1 0 3 *
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2 10 1 5 2  5 2 И
212 3 5
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СОПРОТИВЛЕНИЙ ВК1 Р Е ГУЛ Я Ю '
PR ТЕМПЕРАТУРЫ P B f

К ТЕРМОПРЕОБРЯЗОВЯТЕЛЮ СОПРО- 
ТИВЛЕНЧЯ 8K Z Р Е ГУ Л Я Т О Р А  ТЕМ ПЕРА*
ТУРЫ  РВ2

Л  Щ И ТУ РЕГУЛИРОВЯ- 
НИЯ ДОВОД чинов

/ К  НСПОЛНИТЕЛЬНамч МЕХАНИЗМУ 
кляп АН А Ж ТШ О ттГЕЛ Е^иШ - 

ХаНЯГРЕВНТЕЛЯ I  ПОДОГРЕВА М В /

^ И С П О Л НИ ТЕЛЬ Н ОМЫ М ЕХ Я Н  МВ •
му пВТЗ доводчики 7
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КйЯТЧНКЧ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
ПЕРЕД ВОЗДУХОМ Я ГР ЕВ П Т ЕЛЕМ Е Ж -  
ДОГРЕВЯ 5кг

К  ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ 
КЛЯП АНЯ НЯ ХОЛОДНОЙ в о д е  м в з

К явтамятнчЕскому выклю
ЧЯТЕЛЮ  SF1
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К  ТЕРМОПРЕОБРЯЗОВЯТЕЛЮ С(7ПРОТИВ^
Л  ЕИИЯ ВК4 РЕГУЛЯТОР Я  ТЕМ ПЕРАТУРЫ  PBk

К  ТЕРМОПРЕОбРЯЗОВЯТЕЛЮ  СО ПРОТИВ', 
Л Е Н  ИЯ 8К5 РЕГУЛЯТОР Я  ТЕМПЕРАТУРЫ PBS

К  Я8Т0М ЯТИ ЧЕСК ОМ У  _______
ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ S F i

К  ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ 
МВ<6 к л а п а н е  д о в о д ч и к и  4

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ _ 
МВ 15 КЛАПАН Я ДОВОДЧИКА 3

К  И с п о л н и т е л ь н о м у  м е х а н и з м у  
МВ /4 КЛЯ П  я н  я д о в о д ч н 7 я ~~2Г
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