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9 * 1  m f  u«-« t o  О УСд»мо о п*чатн



ТИПОВЫЕ М А Т Е Р И А Л Ы  Д Л Я  П РО ЕКТИ РОВ АН И Я

9D4-Q2-31.87

АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, ОСНАЩАЕМЫХ НАСОСАМИ ДЛЯ 

ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ □
ЧАСТЬ 1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.

РАЗРАБОТАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫ М П Р О Е К Т Н Ы М  И Н С Т И Т У Т О М

С А Н Т Е Х П Р О Е К Т
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА &шш~- Ш. ШИЛЛЕР 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР П Р О Е К Т А В . И .  ФИНГЕР

• н) кф Ц-отп ЮССТРОЯ СССР, 1988L ______

УТВЕРЖДЕНЫ
ГЛАВСТРОЙПРОЕКТОМ ГОССТРОЯ СССР 
ПРОТОКОЛ N-32 ОТ 12ДБ 1986г.

Л/ХЛ/6-0Г.



и

п £
Б $

I

1 .

I

С  ОД ерЖЯНИЕ ЯЛЬБОМЯ 0

/V® Наименование Сгр.

Чисть 1
/ Содержание раздела,, Автоматизация4 2
// Пояснительная зяпискя 4

^Технологические схемы обрявотки 
воаеи/хя 4

а. СхемЬ/ регулирования. А
Л СхемЫ управления 16
Ц. Приборы и средства явтомягиз/щин 
И их размещение

16

^Размещение аппаратуры/ управления и 
силового электрооборудования.

2/

бРекомеидации по составлению заданий 
на проектирование автоматизации\ 
Управления и силового электрообо
рудования.

21

7. Указания по привязке альбомов!rWm 
раздела „ Автоматизация "

21

/// Технологические схемы (чертежи) 28

Часть 2
/ Перечень узлов регулирования 2

// УзлЫ регулирования ■ Электрическая 
система (чертежи)

ЪтЬЧ

Часть «3

/ Перечень Узлов регулирования 2

// УзлЫ регулирования. Пневматическая 
система (чертежи)

ЗгЬб

JB
1. ГчповЫе проекгнд/е решения « АвтомягизацяЯ; 

Управление н силовое Эл ел троо&орудавянне
центральных кондиционеров, о спящиемЫх насо
сами для циркуляции геплоносигел я*состоят ив 
двух разделов:„ Явтома тнаация 20Ч- -̂зтравработан гпи 
Сайтах проект Г 1 я встройпроекгя Госстроя
СССР.

-„{/правление и силовое электрооборудование “эош-згх? 
разра&оган гпи  Злекгропроект Глав эле ктромон - 
тяж  я Мннмонт а ж спецстроя СССР.

В. С ост я 8 раздела  „ Я в томя тнзац и я '  приведен 
ий листе В.

3, Состав раздела „ У  при влей не и силовое электро- 
оборудование " приведен в $бЧ-яг-з2.£7 Словом О.

4.Основное содержащие и навинчен не ялЬбомоа 
рязделя „ Автоматизация * приведено а г  я блице 

5.Применение типовых проекгнЬ/х решений:
- в проектных организациях исключает необходи

мость разработки схем автоматизации, принци
пиальны* электрических и пневматических 
схем регулирования и задании 
заводу на изготовление щитов регулирования 
И стагивоб с аппаратурой пиевмоавгомагиАи1 

-  уменьшает объем взаимных согласовании 
между организациями (подразделениями) вы - 

полнякщимн различнее разделы проекта;
-н а  заводе-изготовителе упрощает изготовле

ние щитов регулирования и стати вое в резуль
тате унификации их н ограничения номенклату
ры;

-  на объектах строительства Облегчает наладку 
И эксплуатацию 3# счет использования униф и  * 
цированнЫх принципиальных схем, щитов регули
рования и стативов.

В.Принятые технические решения яавяяаотны с 
применением новейших приборов и саеде/тИР а&пн 
млгизлции.

ТябАИЦЙ 1
Основное содержание и назначение 
я аЬбо м о в  раздела „ Автоматизация *

О&означе • m яльво- MQJL Основное содержание НазначениеШвхом-Moorbtпривязан0
Часты

0 - 
Часть 2

0
Часть 3

Содержание раздела,, Пегом a w - зацияин пояснительная записка.
Пере ченЬ яль&омов 1 -г л чш 
Рекомендации по составлению 
Задании на автоматазац нюt 
управление и силовое электро - оборудование,
Указания по привязке альбомов /гхт
Технологические схемы систем кондиционирования воздуха
СхемЬ автоматизации принципиально/е электрические схемы 
регулирования
Схемы автоматизации, принципиаль
ные пневматические схемы 
регулирования,

Пая про- 
ЕктаЬ/хорганизации,

ф].9 ПрО̂ ЕктиЬ/х ор
ганизации
Для. про ■ 
ШнЫхорга чизации

Не подлежит
привязке

Ш. П0Д4С - жиг при
вязке
Не подле
жит при
вязке

i т xiv Схемы автоматизации Иля объекПодлежат
Принципиальные электрические тов строипривязкесхемы регулирования. тельства ’Общие ВИДЫ щитов. изаводое-СхемЫ подключения. чзготammoшдгов рЕ-

гулировтт
xv+xm Схемы автоматизации. ПляобЫк-Подлежат

Принципиальные пневматнчт.с- поз стой-привязкекие схемы регулирования. 'e*hr> за
Общие виды стативов. HSMQllVB-
СхемЫ подключения. иэтошт

стгмвоврегууированн»

-о /
Шогл.
Гл.спеч

РИНГ ЕР /
ушнёш Щ Н Е - 3 1 . 8 7  ROB 1

^  -  .. . . ............ -  ■РЦк/Я Кронштейн
Сг. шин.ттпова Явгоматизация центральных кондиционеровСг.тежи.бобзева
И.конгр.Никифорове Jam Лист листов

1 г
Содержание раздела 
„ Явгоматизация 1 СННТЕХПРОЕКТ
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СОСТАВ РАЗДЕЛА “АВТОМАТИЗАЦИЙ
3

Rль sqm 0 Р екомендации  по при м енени ю ' 
часть / П ояснительная записки. Технологические схемы. 
чисть 2 Узлы регулирования. Электрическая  система.
ЧАСТ* 3 Узлы РЕГУЛИРОВАНИИ. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.

Яльъом А кондиционер прямоточный с одной секцией
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕЛА, ОСНА- 
щягного ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ, И с ВОЗДУХО
НАГРЕВАТЕЛЕМ ВТОРОГО ПОДОГРЕЛА.
Электрическая система регулироьнння.

нльВОМ VII Кондиционер прямоточный с двумя секциями
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА 
и ТРЕМЯ ДОВОДЧИКАМИ.

Электрическая система регули ровани я

АлъЕОмХШ Кондиционере рециркуляцией воздухонагрева
телем ПЕРВОГО ПОДОГРЕВАf ОСНАЩАЕМЫМ ЦИР
КУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ, НС 7ГЕНА ДОВОДЧИ
КАМИ.
Электрическая система регулирования.

Уль so и //. Кондиционер прямоточный с одной секцией ВОЗ
ДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА, ОСНАЩАЕ
МОГО ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ, И С ДВУМЯ ДО
ВОДЧИКАМИ.
Электрическая система регулирования .

Альвом VUI Кондиционер прямоточный с двумя секция
ми ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГрЕВЙ 
И ЧЕТЫРЬМЯ ДОВОДЧИКАМИ.

Электрическая система регулирования .

АльЗОмХ/V. Кондиционер с рециркуляцией воздухонагрева
телем ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА, ОСНАЩАЕМЫМ ЦИР
КУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ, Н с ЧЕТЫРЬМЯ ДОВОД
ЧИКАМИ.
Электрическая система регулирования

УльвомШ. Кондиционер прямоточный с одной секцией 
воздухонагревателя первого подогрева, одна-
ЩмЕМОГО ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ, И С ТРЕМЯ 
ДОВОДЧИКАМИ.
Электрическая сис тем я  р егули р  о в иная  .

АлыбомК Кондиционер с рециркуляцией и воздухо
н а гр е в а т е л е м  ВТОРОГО ПОДОГРЕВА.

Электрическая  система регулирования

АлыомXV Кондиционер прямоточный с одной секцией 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА, ОСНА
ЩАЕМОГО ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ, И С ВОЗДУХО
НАГРЕВАТЕЛЕМ ВТОРОГО П0Д0ГРЕ8А.
Пневматическая система регулировании.

я львом iV. К ондиционер прямоточный с одной секцией 
воздухонагревателя первого подогрева, осна- 

] ЩАЕМОГО ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ насосом, и с четырьмя
| ДОВОДЧИКАМИ.
I Электрическая  с и с тем а  регулирования.

Р, львом V. Кондиционер прямоточный с двумя секция
ми ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ ВТОРОГО ПОДОГРЕВА.

! Электрическая система регулировании.

MfiboOMVi. Кондиционер прямоточный с двумя секциями
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И 
ДВУМЯ ДОВОДЧИКАМИ.
Эле к тр и ч е с к а я  система регул  и ров а ни  я .

Ялв&омХ Кондиционер с  рециркуляцией  и двумя 
доводчиками.

Эл ЕКУРИЧЕСКАА СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ.

ЯдшмХ!. Кондиционер с рециркуляцией, воздухонагревате
лем первого подогрев#, оснащаемым циркуляционный
НАСОСОМ,И С ШД№НА№ЗЙТЕЛ£М ВТОРОГО ПОДОГРЕВА.
Электрическая систем я р егулиров а н и я .

ЯЛьВОМа)} 7&НЗНЦН0Н&< РВЦНРКУЩИЕИ, ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ 
и то го  ПОДОГРЕВА, оснащаемым циркуляцион
ным насосом,н с  двумя ДОВОДЧИКАМИ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СНС7ЕМЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ.

Я львом Ml Кондиционер прямоточный с двумя секция
ми ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕ
ВА И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ ВТОРОГО ПО
ДОГРЕВА.
П невматическая система регул и ров а имя

ВльвомШ Кондиционер с рециркуляцией  и воздухе-
НАГРЕВ А ТЕЛ Ем В ТОРО ГО ПОДОГРЕВ И.

Пневматическая система регулирования .

ДльВомШ кондиционер с рециркуляцией, воздухонагревателем
первого ПОДОГРЕВА, ОСНАЩАЕМЫМ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ 
СОСОК, И С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ ВТОРОГО ПОДОГРЕВА. ’ 
П НЕВМЯ7 ИЧЕОКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ.
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f. Т е Х Ж Л О ГИ Ч Е С К И Е  СХЕМЫ OB Г Р  В О ТК И  

ВОЗДУХА.

i l  3  НАСТОЯЩЕМ АЛЬБОМ Е н л  СТРАНИЦАХ Ж - М  

ПРИВЕДЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМ КОН- 

ДИЦМОНИРОВАНИР ВОЗДУХЕ ( СКВ ) ,  КОТОРЫЕ Ч/ЧСТО 

ПРИМЕНЯЮТСЯ И ЛИ М О ГУТ Н Е  ИТ И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ.
, *

О т л и ч и т е л ь н о й  о с о б е н н о с т ь н з  д л и н о й  с е р и и

ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ я в л я е т  с Л  ТО,

ЧТО РАССМАТРИВАЮТСЯ СКВ, е  КОТОРЫХ ТЕПЛО  “ 

ОТДАЧ й воздухе Н А ГР Е В  П Т  Е Л Е Й  ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА 

РЕГУЛИРУЕТСЯ K R K  КОЛИЧЕСТВЕННЫ М , ТАК И К А Ч Е С 

ТВЕННЫ М  МЕТОДАМИ. Д л я  О СУЩ ЕСТВЛЕНИЯ К А Ч Е С 

ТВЕННОГО м е т о д а  РЕГУЛИРО ВАНИЯ в  у з л а х  Обвяз

к и  в о з д у х о н а г р е в а т е л е й  п е р в о г о  ПОДОГРЕВА И Р  

о б р а т н о й  т р у б о п р о в о д е  т е п л о н о с и т е л я  у с т а н а в 

л и в а ю т с я  Ц И Р К УЛЯ Ц И О Н Н Ы Е  НАСОСЫ, НАПРИМ ЕР,  

т и п а  Ц В Ц .

П р и  УСТАНОВКЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ЧЕРЕЗ 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ 

РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ 

ВО всём  ДИАПАЗОНЕ ТЕМ ПЕРАТУР НАРУЖНОГО SC3- 

ДУХР} ЧТО СУЩ ЕСТВЕННО п о в ы ш а е т  н а д е ж н о с т ь  

РАБОТЫ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ И СНИЖАЕТ УГРОЗУ 

ЕГО ЗАМЕРЗАНИЯ. ПОВЫШАЕТСЯ ТА К Ж Е  УСТОЙЧИВОСТЬ 

и  КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА РЕГУЛИ РО В АН И Я .

П ри  ус та н о в к е  ц и р к у л я ц и о н н ы х  н а с о с о в  в  уз -

ЛРХ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПЕРВОГО ПОДОГ

РЕВА ПРИМЕНЯЕТСЯ ОДИН РЕГУЛИРУЮ Щ ИЙ К ЛА ПА Н } 

УСТАНАВЛИВАЕМ Ы Й Н А  ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ЗА 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ ПОСЛЕ п е р е м ы ч к и , с о ед и н я 

ю щ е й  п р я м о й  и  о б р а т н ы й  т р у б о п р о в о д ы .

У ч и ты в а я , что  к а ч е с т в е н н ы й  м е т о д  р е г у л и р о в а н и я

ПОКА Е Щ Е  Н Е  ПОЛУЧИЛ ШИРОКОГО РАСПРОСТРАНЕ

НИЯ f В ДАННЫ Х ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

ПРИВЕДЕНЫ  ТА К Ж Е  И СХЕМЫ С КОЛИЧЕСТВЕННЫМ РЕ

ГУЛИРОВАНИЕМ  ТЕПЛООТДАЧИ ВОЗДУХОМ АГАЕВ АТ Е Л  ЕЙ

I

первого  ПОДОГРЕВА ( БЕЗ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ) .

П р и в о д и м ы е  б  а л ь б о м е  с х е м ы  с к ё  о т л и ч а ю т с я  

д р у г  от д р у г а :
— ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА;

~  НАБОРОМ ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИ ОНЕ

РА, В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛИЧИЕМ  РЕЗЕРВНЫХ В Е Н ТИ ЛЯ ТО 

РОВ}

—  НАЛИЧИЕМ  НАСОСОВ Д ЛЯ  ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕПЛОНОСИ

ТЕЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА}

— КОЛИЧЕСТВОМ ДОВОДЧИКОВ;

—  МОЩНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ в е н т и л я т о р о в  и  

НАСОСОВ ( см- Т А Б Л И Ц У  Z ) -

-ТР Е Б О В А Н И Я М И  К  УПРАВЛЕНИЮ ( смЗО^ЛДЗЗ.ПадьБОМО) 

И АВТОМАТИЧЕСКОМУ р е г у л и р о в а н и ю .

TZ  Те х н о л о г и ч е с к и е  с х е м ы  С к В р а з д е л е н ы  н а  д в е

ОСНОВ МЫ Б ГРУППЫ ■

- ПРЯМОТОЧНЫЕ (СХЕМЫ /Ч/ЧУМ, 23, Z b /}

— РЕЦИРКУЛЯЦИО Н Н Ы Е I СХЕМЫ P/N*4Z.+ 2 l f 2 $ )

В  ПРИВОДИМЫХ СХЕМАХ M Orjr БЫТЬ ВЫДЕЛЕНЫ

СЛЕДУЮ Щ ИЕ С К В :

— ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ОД НОВОМ А Л Ь П  Ы Е (  СХЕМ Ы Н ° № 1 + 5 ;

7-г ТС, 'Z  + tS; /7т ZT; ZP, 2 5 );

—  одно к п н  м л Ь Н Ы Е  

- Д е у х к я н п л ь н ы е  (  с х е м а  а/0 1 3 );

” С А Д И А Б А ТН Ы М И  (СХЕМЫ //•**',■ 7/ <2;1?),П0ЛИ  -  

тр е лн ы м м  (С Х ЕМ Ы  N * № 2 + 6 ;  8 -М ;  /3 + /Б, 48+2$)

ПРОЦЕССАМ И О Х ЛА Ж Д Е Н  ИЯ И ОСУШ ЕНИЯ} А ТА К Ж Е  ПРО

ЦЕССАМИ И С П А Р И ТЕЛЬ Н О ГО  НАГРЕВА И  УВЛАЖ НЕНИЯ  

(СХЕМ Ы  2 '/  ВОЗДУХА,-

— С КАМЕРАМИ ОРОШЕНИЯ (СХЕМ Ы  М*А/«Т; 2; Р+ В; /0+43; 

'Б -rfB ; 1 0+ 1 3), ПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОЗДУХООХЛАДИТЕ

ЛЯМИ И КАМЕРАМИ ОРОШЕНИЯ В СОСТАВЕ БЛОКОВ ТЕП-  

л о м а с с о о Б м е н а  (  СХЕМЫ A/*A/*3; $ ; /4у

У к а з а н н ы е  в ы ш е  о т л и ч и я  к а ж д о й  из схем  приво

д я тс я  В Т А Б Л И Ц Е  3 .  В НОМЕРАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

СХЕМ СКВ С НРС ОС ОМ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕ

ЛЯ ЧЕРЕЗ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА ПРОС

ТАВ ЛЕН А БУКВА,, Н (

Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  п р и в о д и м ы х  в  д а н 

н о м  АЛЬБОМЕ СХЕМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕГУЛ И РОВ АННЕ ВЛАЖ

НОСТИ ВОЗДУХА В ПО М ЕЩ ЕНИ И  КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ  

ПО ТЕМПЕРАТУРЕ,, ТОЧКИ РОСЫ " ЗА КАМЕРОЙ ОРОШЕНИЯ

-f-З. П а я  р я д я  с х е м  СКВ, п р е д с т а в л е н н ы х  в  д а н н о м

АЛЬБОМЕ И НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЕКТ

НОЙ ПРАКТИКЕ, РАЗРАБОТАНЫ  ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДО

КУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ и  ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 

СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ОБЩИЕ ВИДЫ 'ЩИТОВ И СТАТИ- 
ВОВ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

$ТИ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В АЛЬБОМАХ /+ XIV  

(  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ) и  XV -X  VH! 

(ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМ А РЕГУЛИРОВАНИЯ), ПРЕДНАЗ

НАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ. ЙЛЬБСМЫ /+ ХУ/ЯИСПОЛЬЗУЮТСЯ i 
В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ, ВЫДАВ А -  |
ЕМОИ К АК З АК АЗЧ И К У, ТАК И ЗАВОДАМ' КЗГОТОВМ- |
ТЕЛАМ ЩИТОВ ИЛИ СТАТИ80В. ! j

*4. П р е д с та в ле н н ы е  в альбома схемы  СКВ н е  не*е р -  j I

МНОГОЗОНАЛЬНЫЕ (СХЕМЫ Н Н Ч; Н;1Б,22) ПЫбАЮТ ВСЕГО МНОГООБРАЗИЯ СХЕМ, КОТОРЫЕ MOfyt j

ВСТРЕТИТЬСЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАН НМ , ОДЧАКО, они ИОТУГ \ ! 

СЛУЖИТЬ ОСНОВОЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМ СКВ, 07ЛИЧА- I 

ЮЩИХСЯ ОТ ДАННЫ Х КАК ПО ТЕХНОЛОГИИ, ТАК И АО j

ТРЕБОВАНИЯМ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТ

КИ ВОЗДУХА. !

BjgjrjL
АУК.гр.

Cztsxm.

Ычнкых A V  
Бймилрми Ул.ру З О Ч Ф З Ш  А П В Э

tVHMKHH* }
Автоматизация центральных кондиционеров

В л и т WrwhB*. ------ (Менрутнег ут негой

i ■ 1 26j
Пояснит ЕЛЬНЯ л
ЗА ПИСК Я. САНТЕХПРПСХТ

- . . .  ,,i— ь
К опирсаал; <рс*мат А 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------— ---------------j



Гявлицн Z (им ело)

Л

\

с
<*, *<• f

- i n

М  <пцность
ЭЛЕКТРОДвИГигЕЛЕИ МЕХИНИвМОв ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, кЗт

Tun

т я< *ч*ан гр й

Приточны й вент илят ор Рециркуляция н н  ы и вентилятор Иисос Ф и л ь т р
НЯСОС для  
ЦИРКУЛЯЦИИ
теплоносителя

р я е о ч и и Р е зе р в н ы й РН50ЧИИ Р езе р в н ы й
кнМЕРЫ ОРОШЕНИЯ 5>P-3; PC

SWJXitHfin>£2fr
геля лсрааголадагрЕ&йИ

^  SiS 3f0; 4,5/ 5,5; 15 4,4; 4,5; 2,2, 3,0; i,,o 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 2,, о
1,1; 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 

5,5; 7,5

Д/S

; к т ц г - w
7,5 3,0; 4,0; 5 ,5 4,4; 4,5; 2,Z; 3,0; 0,0 4,1; 4,5; 2,2; 3,0; 4,0 — ot i s

5,0; 4,0; 5,5; 2$ 44 4,4; iS ; 2,2; 3,0; 0,0 4,4; 4,5; 2,2;3,0; 4,0
0,177,5 4,0; 5, S; 7,5; 44 b.O; 5,5; 7,5 44,0; 5,5; 7,5

4,5; 2,2; 3,0; 4,0

КГЦ 2 '  10

~~ н 4,0; 5,5; 7,5; 44; 45 4,0; 5,5; 7,5 4,0; 5,5; 7,5
0,25

~~ /5 4,0; 5,5; 7,5; 44; 45 4,0; 5,5; 7,5 4,0; 5,5; 7,5
5,5; 7,5; 44; 43; /5,/8,5; 22

^  22

"

7,5; 44; /5; 40,54 22 ЬО; 5,5; 7,5 kO; 5,5; 7,5
ДЬЗ

— ----------------------------1
S', 5; 25; 44; 45 <4,0; 5,5; 7,5;'4 4,0; 5,5; 7,5; 44

2, 2/ 3,0; 4,0  

5,5; 7,5; 44; 43 

IS; /8,5; 22; 30

■/at, S’ \ 5,5; 7,5; 44; 45; 40,5 4,0; 5,5; 7,5; i* 4,0; 5  5, 7,5/ 44
h iк т ц г 'Ы 5 5,5; 7,5; 44; /5; 4^5; 22; 30 ’ Щ  5,5; 7,5; 4f 4,0; S,S;7,5; 4/ ,

0,25

~ ~  30 7,5; 44; 45, 40,5; ZZ; 30 $S; is ;  // 4,0; 5,5; 7,5; 4/ Д37
----------------- " " 48,5 5,S;X5;44;4S;I8,S; ZZ

--------- ---------------------------- _ 7,5; 41 7,5;//
2,2; 3,0; 4 ,0; 

5,5; 7,5, 44; 43

УС. /J? С- 40

J

~~ г г
[ ——------------------------------•

1
| 5,5; 7,5; 44; 45 IS; ii 7,S; 11

0,25
КТЦ 2 ' 40 : м Г | 5,5; 7,5; 44; 45; 40,5; 22; SO

(--------—----------------------- --------
ZS; H 15,11

1,1

\ 271 ___—-----------------------------1

I
$,S; г Si H; if;  1$,$;22;3Q 7,5; 41 IS ; 11

\

ifse !

\
! г г
\ ____________________ ,

| 11; IS; 18,S; ZZ 44; 45 11; IS A fi’ Я $■ 7.У
30 44; 45; 40,5; 30 14; 4 S 11; 1S

H,ut a, a, oJ, 

ii; 43; 15 

43,5; 22/30

<?2S
I
■i

К Т Ц 1 'ьЪ ■ 45 44; 45; 40,5; ZZ;30;57; 4S;5S H; is 14; 45
1,1 I

^  55  1 
__________________________1

44; 45; 43,5; 22; SO; S7; 40; SS 11; IS 11; 1S i________________ ;

<2£>4/<f'0/

3ME-3i.S7 Д0В2 m r

Копирам* i ̂ * 2-, 90fifl*r ЛЦ



хНл
'9.

Н/
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1*
СЬ
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 ̂I
^  <s

v
^  V»к  2

I

Пощность таелм ца  2(окончание)
ЭЛЕКТРОД SMTP ГЕЛЕЙ МЕХАНИЗМОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, кВт

Т к!7
П риточны м  в  е й  т и л я  то р Р ец и рк у л я ц и о н н ы м  вен ти ля то р Hpcoc &ИЛЬ7*

Hpcoc д ел  
циркуляции 
теплоносителя 
еозцыснл грела- геля первого 
порог р ее р м

КОНДИЦИОНЕРА
Р рвочмм Р е з е р в н ы м Р в е  оч им Резервны й

КАМЕРЫ ОРОШЕН HA
ФР-3; <Pp-5 <PC

30 78/ 78,8; 22; 30 7,f; И; '$ ; '8,8; 22 7,0; f f / n 7; /0,0; ZZ
Ь,С; 8,8; 7,8; II; 

72; '8 ; 18,8; 2 2 ; 

30; 27; 40; 48

\

К Т Ц 1-$0

45
'8 ; Щ  22/ 30; 37/55 7,5/ /5/ .'5,5; 22 7,0; ff; is; 18,8; 22

0,15 //

0,/8

SS 78; '8,0; 22;30; 77/45/55; 75 75/ '';  'S ; '8,8; 22 7,8; If; IS; '8 ,8; 22

75 'S; Щ8; 22; 30; 3?; 48;SS;*? 7,8; П; 18; IS,S; 22 7,8;  'f ;  's ;  '8,47 22
0,27

*5 iS) /8,5; 22; 30; 3? 18; If,8; 22; 30 78; '8,8; 7.2; 30 *} "X «S
> 

1 
Л

 
! ! i 1 i

0,28+  

+ 0,28
К 7Ц 7 .-Я 5 SF Щ - 22; 30; 37; 45/55 '5; /8,5; 22; 30 'S ; t8 t5; ZZ; TO 18,8; 22; 30; 37; > /1 4‘

!
i

75 22; ЗС; 37; 45/55; 75 /5; И,5; гг  30 tS ; /8,5; ZZ; г с *0; 45; SS, 75
>
I

^ 5 , 4 5  |
55 22; 30; 37  48; 88 ZS; //;  /3 ; /5

0.ZS+

к т ц г - м 75 ZZ; 30; 17; 45/ 55 fet 5/ ZZ; 30; 27; 45/

f

*0,25 f , i i
I

НО Z2;M;37; 45/55 48; 88; 78; f'O
I
I

0,37 !I |75 30;37,-48; SS; 75
18,8; 22; 30; 37

40; 45/ 55; 75/ ffC

0,15* 

+ 0, 7.5К7Ц2- Z00 НО ’ 5/ 3,7 48; 88; 75 /,/+// 1j
*31 35/ 7* 45- 55- 75

/,Аа
но 35/ 3’ ' 45; 55; 75 22; 30; 37/

0,154- 

+ 0,15
ктцг-zso иг 3G; 37; 48; 88; 75 4(7/ 88; 75/ HO; /'1+/.1

W 30; 27; 48; 88; 78; HQ 132; /60; ZOO

* В ЗАВАСАНСКГИ ОТ 7ЕХН0Л в ГА ЧЕСКСГС РРСУЕТР ВОЗМОЖНА 
ЗГЕТАНОВКА ОДНОГО МЛН ДВУХ НМ К ОС 9 В ТИГР ЦВЦ ОДНОМ 
мощности, р а е о т а н т щ и х  ПАРАЛЛЕЛЬНО.

904-02-3187 ADBSjf
к  сним ем ФОРнлг А?
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Х а р а к те р и сти к *  т е х н о л о г и  чес к п x схем, п р и н е с е н н ы х  в нль&омы Тй5лицяЗ( ничяло )

о soяудо ал н н е

ДОПОЛ МН/ТЕЛ Л Н ОЕ
р  НОД ЕЛ Т Н  П О  8 Ы Х НА ТЕИНА Л0 8  ДА Я ЯРОЕ к  ТИРОЪА H U P

улРяалЕние и сило&ае 
улЕктрооеорудо&мни £ Я  8 т о н  R T  н  з  я  ц и я  30^-02. -3 1  87

i s s
1 Й

I I 1

3QU- oz- n. 8S 50^80-31.57 m s w s s s r A
С И СТЕН Я /78Е&НЯТНЧЕСКЯЯ СИСТЕМ* РЕГУЛИР08ЯИИЯ S*

*
$ * 
£ S 
й g

'$ А. 
Г4

OSQSHfiSEHHZсхемы мяв-
а #

g§

Qtntift'Y£H**CCgZrtviy//.e/fS’ЛЕНИ*HkifCOfy
0 * <L*mКМММл
тшт\снгш

ктцг-ю.... 
кгцг-ео.___

ктцг- /го....кг ц г- zso
кЩг-Тотг.

ктцг-оо КТЩ- /20 •'« 
n m i-2 Ш__

%
4*
sQ.|5 |V

g p iй? *» ч: ̂
I I

HinQrlQPQfl
шкш&игя*T&tb VHflbTfiti Урлы Г ?

115
Узлы 

ре гул н-
Р06яния 8*

 fi/
tb 

so


rt*
 P

JM
 

1
ПР

ИВ
ЯЗ

КИ
 \

Узлы
РЕГУЛ И- 
РС8Я8ИЯ

о 5
? 4 i

Узлы 
регул иpo- 
8 ян ИЯ* 1 есть НЕТ

Регул и ~ 
РОЕЯЯИЯ * ss

ч* %  ̂ 5

1к Zk / Щж / Р1- /ОНО 
PZ-/53

Pi- 13H3 Pi- /К83 
Р2- №

Р1- /883
+ 5 « J k ill 28ЦК с Г Р1- /33 PZ*/83

“'------
1к 2 k / Р1-МЗ-

Р2ЧЗЗ
Р1- /ЛЗ 
PZ- W3

PI- /83 
PZ-183+ S k 6 k ///

P f- Т78
PI-133

Ik J k / щ и т ~ Pi- 5383 
Р2-/ЗЭ

Pi-S3 нЗ 
Р2-i33 t Р1-5П83 

PZ ■ шъ XV P i-5883 
PZ-183 XV

■ + S k Sk /// ы цк //
I

1к 2* / f\ J Л  т  V Pi- 533 
P I-133

Р1- S/73 
Р2■183 XV

Pi- 583
XV

См.укнзй' 
НИР no♦

т 5  к J k ///
Pi- 7УЗ 
PZ-133 / / P I - 183

_______ J K 2 k̂ / 18ЦК / P i-в SH3 
PZ- 133

/ P1-63H3 / Р/-5ЛНЗ 
П - /ПЗ

XV p/- s лил XV“Г I 5 к j < /// 2НЦК // P I- i 33 PZ- /ЛЗ

"' " ■ . J ?л J k i Р1-533 
Р2‘ 133

P1~ 6 33
/

Р1-5 83
XV

P1- 5 83 XI/
Cn УКЯЗЯ- 8ИЯ no

4- ! 5 к 6 k Ш / n - m PZ-183 PZ- 183 ПРИ&ЯУКЕ
n. 7.5

1к - 2j l / 18ЦК / Р1- /383 P1-1383 Р1-1883 P1-1883 XH

+ P1- 253ц 
PZ-/33

Р1- 2583 
PZ-/83

P1- 2583 
P Z -/83Sk J k ■ 11/ гнцк // Pi- 253ч 

PZ- /33
I k 2k !

<--------i P f- /33 Pi" 133 Р1-/83 PI- /83 **

+ S k OK Ш Pi- 2 S3* 
р г - 1 зз
Р1- 733

Pi- 2S3ii 
PZ-133

Pi- 1583 
PI-183

Pi- 2583 
PZ-183

+
iK J k /

-—'
P f- 733 P I-783 P1- 783

XI/
Cm j  л ft j* i ния no1 ' ———

/ / Л1/-1~ Sk J k in PZ-133 PZ- /33 PZ-ШЪ 'PZ- 183 привязке
n.l.b

■+
1k 2 k / /нцк / Р 1-5383 

PZ-/32
P/-S3P3 Р1-5883 P i - 5883

+ S k J k /// 28ЦК // U...N p z - m //..// PZ-183 PZ- ШЗ

т ы 2k / Р1- 533 
PZ- 133

P /-S 3 3 P /-SP 2 p / - s m См. укязя- НИИ no
+ S k Sk m /U V P 2-/33 Ц...М PZ- /РЗ p z - /пз ПРИВЯЗКЕ

Л.. 2 5

/ к 2* / Р /- 333  
Р2-/33

P f-3 3 3 /*1-3/73 Р/-3/12
4- S k J k /// PZ- /33 P1- 183 p z - m

2 2 4 /# -1 ? Л

а м в - 3 1 . 8 7  A Q B 3 Я
Копировй/г. 2?w- грОРННТ
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j* Т а б л и ц а  3  Ао к о н ч а н и е )

1) *
«*
s CKS ~0CH9i

ЯоУДУХ00£Р868Гб/8 а год  e £  
*80Ж, ЛнШи&онЕРА c

ОБОРУД 0 8 1
'опили*

RHHE
'T ЕЛЫЧС

1
re

РЯЗДЕЛ
улрнвлЕйик ttm силовое зяЕктяооеояУн op я  ни ь

ТИПОВЫХ МАТЕ РИА АО a t 
Яь TQM ЯТИ31

СЛ9 ПРОЕКТИРОВАНИЯ
чция 3 0 ч -0 1 -3 1 $ 7fi ЫХТА О f* L*r*Tf? Af о

s ->• 4)
v*

s m w ptH'8НТ&Л6 I  ласа грев я
«t T I T

W)

Sgt*
S#3

*fc 3e *>
^5Sh2
i s  s i

k k О V ^
L

S0M-OZ- П. 55 т -ог-згя * * к Ъ Ш В 8 8 а № & г е , '1Г ~-
Нп£СГ7гтТ91 YC v A nM ufV/C tinPE гул Ир Од ЯНН и

| /у’* gs -GSr

i

5 i4 i  £ i l l
i>4 Jfc I'? ' l l  ;̂ ШяыёиисСКВПЫ */)РЙ$у ш

Р
I I

* " Ъ Ш 00 .Ш - -"so *KTUZ~Z50
3r
$

•VЫ i
*
&
i
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** Те х н о л о г и ч е с к и е  с хем ы  с Двумя р егуля то р ами т е м п е р а т у р ы  u то чк и  р о с ы **
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С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ 8 АЛЬБОМЕ О ЧАСТЬ 2 И ЧАСТЬ J  ДАННЫХ 

ПРОЕКТНЫХ МАТЕРЯ ЯЛ 0 8 ПРИВОДЯТСЯ СХЕМЫ АВТОМАТИ
ЗАЦИИ? ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРНЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕС

КИЕ СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ПРОЦЕС

СОВ a SPA ПОТКИ ВОЗДУХА £ центральных ко нд ици о нерах  

и  доводчинах.У казанные схемы  могут быть использованы

ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ S КАЧЕСТВЕ МЕТОДИЧЕСКОГО И 

СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ PA3PAS0TKE ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ CMS. ОТЛИЧАЮЩИХСЯ 

ПО СХЕМЕ ОБРАБОТКИ S 03 ДУХ А ОТ ПРИВОДИМЫХ 6 

РАВНОМ АХ /—' XVIJI,
1 s Ти п и з а ц и я  и  у н и ф и к а ц и я  п ро ектн ы х  р е ш е 
н и й  по АВТОМАТИЗАЦИИ , УПРАВЛЕНИЮ И СИЛОВОМУ 

ЭЛЕКТРО О SO РУД 08 АН ИЮ ВЫПОЛНЕНА ПО УЗЛОВОМУ

ПРИНЦИПУ
С этой ЦЕЛЫЙ 8 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ CMS 

ВЫДЕЛЕНЫ ТИПОВЫЕ УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТИПО

ВЫЕ УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ 

СОЧЕТАНИЯХ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ ДЛЯ АВТОМА
ТИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ СКВ 

НА ВАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ. 

i s  S СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМ МЕТОДОМ РЕГУ
ЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ„ ТОЧКИ 

р о с ы У З Л Ы  РЕГУЛИРОВАНИЯВХОДЯЩ ИЕ В СКВ, 

РАЗДЕЛЕНЫ Н А д в е  г р у п п ы :

—  УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ „ ТОЧКИ 

РОСЫ *'
— УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В 

ПОМЕЩЕНИИ (И Л И  В ПРИТОЧНОМ воздуховоде) .

У з е л  р е гу л и р о в а н и я  в к л ю ч а е т  в  с е е я  с б ъ е к т

РЕГУЛИРОВАНИЯ Н АВТ0МЯ7ИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР} СОСТОЯ

ЩИЙ ИЗ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИЗОРА И ОДНОГО ИЛИ НЕС
КОЛЬКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДЕЙСТ

ВУЮЩИХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ (КЛАПАНОВ) С ИС

ПОЛНИТЕЛЬ НЫМИ МЕХАНИЗМАМИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 

АППАРАТУРОЙ.

Классификация  узло в  р егули р о в а н и я  температуры 

/, точки росы* п ри в ед ен а  у  та  за й ц е  4- S о позна 

чен и и УЗЛОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ СКВ С НАСОСОМ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ

те п ло н о с и те ля  п е р в о го  подогрева,  п р о с т а в л е н а

ЗУК ЗА ц И *

Кла с с и ф и к а ц и я  у з л о в  р е гу л и р о в а н и я  т е м п е р а 
туры  ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ДАНА 8 ТАБЛИЦЕ S.

Т а б ли ц а  5
Кл а с с и ф и к а ц и я  у  злоб  р е г у л и р о в а н и я  т е м п е р а 

туры  ВОЗДУХА в п о м е щ е н и и  ( ИЛИ S при то чно м  

воздуховоде) .

У»
%

Обозначен не  у з л а
В93ДУХООБРАБ А ТЫ В АЮ -  
ЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ_____

При 
менял
ния

Электричес
кая  СИСТЕМА 
РЕГУЛИРОВА

НИЯ

Пневматичес
кая СИСТЕМА 
РЕТУЛИРОЗАНИЯ

c
h

i
l

l
i

4
Ш

Ш

Смеси
тель
893ДВХА

|-
S

j§
'"§

$■
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|
5

^
v

Щ2-/0..
яцг-м

ЧГЦ2-/&,
Щ2-2БО

КПД'13...
КГЦУ80

КЦ2-123.
К7Ц2-2БО

1 Р2-1Э2 Р2-1Э2 P2-W2 Р2-МЗ -ь
2 Р2-2ЭЗ Р2-2Э2 Р2-2ЛЗ Р2-2ЯЗ - j -

3 Р2-2Э2
Р2-2Э4

Р2г234 £ Р2-2П2 4 4 -

1Л. Уз е л  уп р а в лен и я  в к л ю ч а е т  з  с е б я  о п р ед елен 

ны й  НАБОР УПРАВЛЯЕМЫХ ПО ЗАДАННОЙ ПРОГРАММЕ 
МЕХАНИЗМОВ К ОНДИЦИО НЕРА (  ТАБЛИЦА S )  СОВМЕСТНО 

С АППАРАТУРОЙ УПРАВЛЕНИЯ Н СИГНАЛИЗАЦИИ.
1В. Ий ЛИСТАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ СКВ ПРИВЕДЕНЫ. 
- МЕСТА УСТАНОВКИ ДАТЧИКОВ И РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОРГАНОВ О ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ’

— ОБОЗНАЧЕНИИ УЗЛОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 8 СООТВЕТСТВИИ 

с т а б л и ц а м и Sj4 ;S . О б о з н а ч е н и я  у з л о в  ( схем )  

УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СХЕМ ПРИВЕДЕНО 8 ТЛБЛИЦЕЗ.

i f

Т а б л и ц а s
Набор механизмов кондиционеров; учиты ваем ы х 

уз ла м и  (  с х е м а м и )  у п р а в л е н и я .

Механизмы кондиционера учи ты ваем ы е  р аз д ело мТИПОВЫХ МАТГРНрРОП .СЛ9 ПРОКХТ* АО & амия_______
Ш

УПРЙЗЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ВЛЕКТРООБОРУДО
ВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА НОСИТЕЛЯ 83УЕ/.
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*) Обозначение узлов  у п р а в л е н и я  с о о т в е т с т в у е т

ОБОЗНАЧЕНИЯМ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЛО АЛЬБОМУ О 

р а з д е л а  „ У п р а в л е н и е  и  с и л о в о е  э л е к т р о  обо 

р у д о в а н и е " (soy-Q2-f7.$s7 эоч-ог-зг з?)

ИЗО Б РЯЖЕНИЕ НА С -У  ДИАГРАММЕ ПРОЦЕССОВ ОБ
РАБОТКИ ВОЗДУХА При РАСЧЕТНЫХ УСЛОВИЯХ в хо 

лодны й и т е п л ы й  п ери о д ы  года . Процессы  об ра бо тк и

ВОЗДУХА ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО БЕЗ УЧЕТА НАГРЕВА ВОЗДУХА 
В ВЕНТИЛЯТОРАХ И ПРИ ОТСУТСТВИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ

В ЛАГОВ ЫДЕЛЕНИН ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ВЕЛИЧИНЕ.
~НОМЕРА ТОЧЕК ПО С-Н  ДИАГРАММЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
СОСТОЯНИЕ ВОЗДУХА ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДО
ВАНИЯ СКВ (ПОМЕЩЕНЫ В КРУЖКАХ : НАД ЧЕРТОЙ -  ДЛЯ 
ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА, ПОД ЧЕРТОЙ -  ДЛЯ ТЕПЛОГО 
ПЕРИОДА ГОДА).

____ ____________ V

№ 0 2 - 3 1 . 8 7  Ш 2  f f
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ДПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

холерной веры пгкп&пны ПРОЦЕССЫ с постоянны- 
*И в ТЕЧЕНИЕ ГОАР ТЕМПЕРАТУРОЙ „ ТОЧКИ РОСЫ"  

и ТЕМПЕРАТУРОЙ и  вляжностЬЮ ВСЗДУХП с ПОМЕ

ЩЕНИИ.

УКАЗАННЫЕ СХЕМЫ ТАКЖЕ ПРИ горны АЛЯ СКВ С РАЗ

ЛИЧНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ УПОМАНутыХ ПАРАМЕТРОВ в 

холодный и т е п л ы й  п ери о д  го д а . Пр и  этом  пред  по-

ЛРГРЕТСР ПАРЕН НСТРСИКР РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУ

РЫ амгвЕгсгоЕмне в хо ло д н ы й  и т е п л ы й  п г р и -  

Ч ы  ГОАР.

1*0 ЯсЗКСЖнп ТРКЖЕ ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМ С ДВУМЯ 
р е г у л я т о р а м и  „ то ч к и  р о с ы '! Од н а к о  п р и м е н е н и е

?ТИХ СХЕМ ДОЛЖНО быть ОБОСНОВАНО, ТАК КПК В£- 

дет Г  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ нр ПВТОМПТИ-  
ОПЦИЮ-

А ч. Ти п о в ы е  п р о ек тн ы е  р е ш е н и я  по потом ати зр -  

ции р аз р аб о та н ы , исходя из условий, ЧТО 8 КП-

ЧСОТВЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ГОРЯЧ ЛЯ РОДЯ.
П р и  к а ч е с тв е н н о м  м е т о д е  р е г у л и р о в а н и я  в о д я  

ИЗ т е п л о с е т и  п о д а е т с я  к  у з л у  0 $ ВАВКИ ВОЗДУХО
НАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО п о д о гр е в а  с ц н а  муллцнон-  

А Ым НАСОСОМ•

П ри коли че ств е нн ом  м е т о д е  р е гули р о в а н и я  горя-

чая ВОДА ИЗ ТЕПЛОСЕТИ ПОДАСТСЯ НЕЛООГЕДСТВЕННС 8 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА.

Тем п ер а тур а  соды  з  т е п л о в о й  сети  и зм еняется  по

ГРАФИКУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -

В ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ВТОРОГО ПОДОГРЕВА и  ДОВОДЧИКИ 

ПОДАЕТСЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА С ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ.

Os ВЯЗКА ТРУБОПРОВОДАМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
А ТАКЖЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ РЕШАЕТСЯ ПРИ РАЗ

РАБОТКЕ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА. В ДАННЫХ 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ С ТЕПЛО - 

ХОЛОД СНОСИТСЯ ЕМ ПОКАЗАНО УСЛОВНО, ИСХОДЯ ИЗ УДОБСТВА

ЧТЕНИЯ СХЕМ АВТОМАТУ ЗАДИК.

к. /2. Ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п р и м е н е н и я  схем  и  уз ло в  
ОБРАБОТКИ в о з д ух а  с  и с п а р и т е л ь н ы м  н а г р е в о м

( с  ТЕ П ЛО П Р Е О Б Р А З О З Я ТЕ ЛС М  КАМ ЕРЫ  ОРОШЕНИЯ; 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ Д ЛЯ  KOHKPETHbfX УСЛОВИИ В ЗАВИСИ

МОСТИ о т  Н АЛИЧИЯ ИСТОЧНИКА НИЗКО ПОТЕН ЦН П ЛЬ - 

НСГС ТЕПЛА, РАСЧЕТНЫХ УСЛОВИИ И 7.П.

/./3. А в т о м а т и ч е с к о е  р е г у л и р о в а н и е  п а р а м е т р о в

ВОЗДУХА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕМ Н А РЕГУ

ЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ, УСТАНОВЛЕННЫ Е HP ТРУБОПРО

ВОДАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, НА РЕГУЛИ

РУЮЩИЕ КЛАПАНЫ НАРУЖНОГО, РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО 

И ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХА, А ТАК Ж Е ИА КЛАПАНЫ СМЕ

СИТЕЛЕМ ТЕПЛОГО И ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА.

H k  Е сли  п р и  коли чес тленном м етоде  р е гу л и р о в а 

н и я  и  УСТАНОВКЕ ОДНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПП-  

НА НА ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕ

ВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛО

НОСИТЕЛЯ ЗА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ 8 ПРОЦЕССА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ По РАСЧИЩУ ОКАЗЫВАЕТСЯ НИМ Г  +2 О Т  

(ем. ИНФОРМАЦИОННОЕ письм о гп и  Са н тех п р о ек т  

Н 30- тс и  „ В р е м е н н ы е  р е к о м е н д а ц и и  п о  о п р е д е л е 

ни ю  ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ КА

ЛОРИФЕРОВ ПО ГОСТ 720/- 70п ПЗ-090, ГПИ СяН ТЕХ- 

ПРОЕКТ /Я 7 S r)t ЦЕЛЕСООБРАЗНО АОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ 

ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА РАЗДЕЛИТЬ НА ДВА СЕКЦИИ, УСТА* 

НРВЛИСАЕМЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО ХОДУ ВОЗДУХА И 

ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПАРАЛЛЕЛЬНО  

ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ.

Ре г у л и р о в а н и е  в этом  с л у ч а е  о с у щ е с т в л я е т с я  

и з м е н е н и е м  р а с х о д а  т е п л о н о с и т е л я  п о с л е д о в а 

т е л ь н о  ЧЕРЕЗ КАЖДУЮ ИЗ СЕКЦИИ. ПРИ ЭТОМ, ЧЕРЕЗ 

ПЕРВУЮ ПС ХОДУ ВОЗДУХА СЕКЦИЮ ПРОХОДИТ ПРАК

ТИЧЕСКИ ПОСТОЯННЫЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО

/■ 4s. Ре гу л и р у ю щ и е  к л а п а н ы  у  с та  м лели г  а  ю  гея,

КАК ПРАВИЛО, НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ПОСЛЕ 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ .

К а ж д ы м  р е г у л и р у ю щ и й  к л а п а н  обвязы вается

ТРУБОПРОВОДНОМ АРМ АТУРОЙ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ 3 ПРО

ЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕМОНТИРОВАТЬ КЛАПАН БЕЗ

с л и в а  воды. У п о м я н у т а я  о б в я з к а  н а  ч е р т е ж а * |

СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ Н Е  ПОКАЗАНА !

/./6 В ы бор  р е г у л и р у ю щ е г о  к л а п а н а  а с  д и а м етр у  j 

УСЛОВНОГО ПРОХОДА П р о п у с к н о й  СПОСОБ Нести И  Л И - I 

ДУ ПРОПУСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ (РРЗИОПРОЦЕНГНАЯ !
ИАН Л И Н Е Й Н А Я )  ПРОИЗВОДИТСЯ В САНТЕХНИЧЕСКОЙ | ! 

4RCTH РАБОЧЕЙ ДОКУ ME НТАЦ ИИ ( РАБОЧЕГО ПРОЕКТА)  

Ц е лес о о б р а зн о  п р и м е н я ть  к л а п а н ы  с рав но  п р о 

ц е н т  н о й  ПРОПУСКНОЙ X АРАК г гр  ист НК ч й ,

ЗйКРЗ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ j

ТАКЖЕ В САНТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕН
ТАЦИИ/ РАБОЧЕГО п р о е к т а )  j

/ П  Сх е м а м и  ав то м ати за ц и и  ц е н т р а л ь н ы х  к о н д и 

ц и о н е р о в  В СООТВЕТСТВИИ с ТРЕБОВАНИЯМИ ГААЗЫ

С И  нП 2 .04.0588 п р е д у с м а т р и в а е т с я  а в т о м а т и ч е с к а я

ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГ РЕВА I . 

ОТ ЗАМЕРЗЛ НИЯ,ё ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ РШЛГУЛЗЩХОННЫХсьсгелГ/\ |

/ /8. Ав т о м а т и ч е с к а я  з а щ и т а  о т  з а м е р з а н и я  ф у н к * ! 1 

Ц И ОНИРУЕТ: j

~  ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ КОНДИЦИОНЕРЕ, КОГДА ЕСТЬ | 

ОПАСНОСТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ 8 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ J

ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ |

т е м п е р а т у р о й . ;

-  ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНДИЦИОНЕРА ПЕРЕД ПУСКОМ 

ПРИТОЧНОГО С £Н ТИЛА ТОРЯ;

—  ПРИ РАБОТАЮЩЕМ КОНДИЦИОНЕРЕ, ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА 

ВОЗДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО В ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ, 

ОТРИЦАТЕЛЬНА.

ВОЗДУХА.
9/7лрААСМяга"ёлагох с  целые зашить/ ЛеглухеыАгАедА/yyv ей? 
ЗАмеМАНАЯ м>н еткемчеииеи Лёнеиинанеи*/наденем»* err, 
Гем/ТГА/ПУА*/ смеси Гегдуги /?ежд ладугеЖАгзезАтезыги 
спи Гимечеиием ЛсндмимснгАг}.

т /ё-с /
g04-E3£-3i.Bl* ADSSjf
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! U 3  ЯбТОМАТИЧЕСКАЛ з а щ и т а  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

I С// ЕДУ Ю Щ ИМ О 5Р в3 о м:

| А . К а ч е с т в е н н ы й  м е то д  р е г у л и р о в а н и я  ( в о з д у х о -

; НАГРЕВАТЕЛЬ С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ)

! —  ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ КОНДИЦИОНЕРЕ и  ПОНИЖ ЕНИИ

l\ j ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХ* ПЕРЕД 5 03Д У ХОН ИГРЕ 8 Я 7 Е Л  ЕМ 

^  g  t ДО тЗ * С  АВТОМАТИЧЕСКИ ЗКЛЮ ЧАЕТСЯ Ц И Р К У Л Я "

£  | ЦИОИНы й НАСОС, при  ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕП’

^  CV i ДО НОСИТЕЛЯ ПОСЛЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ДО 2 0 ЯСГ-'s i ^
, ‘Л j£ j (УТОЧНЯЕТСЯ ПРИ н а л а д к е )  ОТКРЫВАЕТСЯ к л а п а н  

^  ^  f HP ТРУБОПРОВ ОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ; ПРИ ПОВЫШЕНИИ

; ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ , КЛИП П Н  ЗАКРь/ВАЕТ- 

| СЙ; ПОСЛЕ ПРОГРЕЗА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ И П08Ы - 

j ШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА Д О + $ * С  НАСОС 

: ОТКЛЮЧАЕТСЯ;

! —  п р и  ВКЛЮ ЧЕНИИ КОНДИЦИОНЕРА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

I АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕД8ЯРИ7ЕЛ6НЫИ ПРОГРЕВ 8 03ДУХО”

; н а гр е в а т е л я ,  п р е д ш е с т в у ю щ и й  п у с к у  ПРИГОН-

НОГО ВЕНТИЛЯТОР А, ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА Н А

ГРУ 30 ПРО ВОД Е  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И  ВКЛЮ ЧЕНИЯ  
ц н  Р Е ЛЯ Ц И О Н Н О ГО  Н А С О С А ; ВРЕМЯ ПРЕД ВАРИ ТЕЛЬ

НОГО ПРОГРЕВА УТОЧНЯЕТСЯ ПРИ НАЛАДКЕ 8 З А 

ВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНЫХ МЕСТНЫХ УСЛОВИИ И 

П О Ж Е Г НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 6 0 ДО tSQc ;

-  ПРИ РАБОТАЮЩЕМ КОНДИЦИОНЕРЕ И ОТКРЫТИИ РЕ'

ГУ ЛИ  Ру ЮЩ Е ГО  КЛАПАНА ИЙ ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛО НОСИ’  

ТСЛЯ, Т.Е. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА, 

ВКЛЮЧАЕТСЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОС■ ПРИ ТЕМПЕРА

ТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МЕНЬШЕ Ч-З'С и ТЕМПЕРА

ТУРЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОСЛЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 

МЕНЬШЕ 20*С ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАЕТСЯ КЛАПАН НА 

ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПОДАЕТСЯ КОМАНДА 

НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА; ПРИ 

ПОВЫШЕНИИ 7ЕМПЕРА7УРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО 20°С 

КЛАПАН ЗАКРЫВАЕТСЯ, А ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА ПЕРЕД ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ Д О +5*С

ОТКЛЮЧАЕТСЯ НАСОС. 

о. К о ли ч е с тв е н н ы й  м е то д  р е г у л и р о в а н и я :

—  ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ КОНДИЦИОНЕРЕ И ПОНИЖЕНИИ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПЕРЕД ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ

до тЗ*С автом ати чески  откры в аетс я  к л а п а н  н а  т р у б о 

п р о в о д е  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ВОЗДУХОНАГ

РЕВАТЕЛЯ И ПОВЫШЕНИЯ ПЕРЕД НИМ ТЕМПЕРАТУРЫ  

ВОЗДУХА ДО ■+$*€, КЛАПАН НА ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛО

НОСИТЕЛЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ (  ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ С 

ДВУМЯ РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ ОТКРЫВАЕТСЯ 

И ЗАКРЫВАЕТСЯ КЛАПАН НА ТРУ 60ПРОВОДЕ ПЕРВОЙ 

ПО ХОДУ ВОЗДУХА секц ии  в о з д у х о н а г р е в а т е л я ) ;

-  п р и  в к лю ч е н и и  КОНДИЦИОНЕРА ПРЕДУСМАТРИЬЯЕТСЯ 

а в то м а ти ч ес к и й  п р е д в а р и т е л ь н ы м  п р о г р е в  ВОЗ
ДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ, п р е д ш е с т в у ю щ и й  Пуску ПРИТОЧНОГО 

ЗЕнТМЛЯТаРА, ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА НА ТРУБО

ПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (Д Л Я  ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ

С ДВУМЯ КЛАПАН АМН ОТКРЫВАЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 

ОБА КЛАПАНА); ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО Л Р о гр Е з я  

УТОЧНЯЕТСЯ ПРИ НАЛАДКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОНКРЕТНЫХ МЕСТНЫХ УСЛОВИИ И МОЖЕТ НАХО

ДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 60 ДО !SQ*C;

—  ПРИ РАБОТАЮЩЕМ КОНДИЦИОНЕРЕ И ПОНИЖЕНИИ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОСЛЕ ПЕРВ ОЙ  С ЕК 

ЦИИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ДО 20+30*0 АВТОМАТИЧЕСКИ 

ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫ ВАЕТСЯ К Л А П А Н  /  КЛАПАНЫ) НА 

ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ 

п р и т о ч н ы й  ВЕНТИЛЯТОР .

Схемой управления  ( см- 90Д-02 - 17.В$;904-02-32.27)
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СИГНАЛ  

ОБ УГРОЗЕ ЗАМЕРЗАНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 

НА ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ЕГО 

В ДИСПЕТЧЕРСКИЙ П УН К Т ИЛИ Б ОБСЛУЖИВАЕМОЕ КОН

ДИЦИОНЕРОМ ПОМЕЩЕНИЕ.

& КОНДИЦИОНЕРАХ С РЕЗЕРВНЫМИ ВЕНТИПАТОРАМИ 

ПРИ УГРОЗЕ ЗАМЕРЗАНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПРИТОЧ

НЫЙ ВЕНТИЛЯТОР НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ,

120. Д л я  ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СХЕМЫ 

ЗАЩИТЫ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНО/ 

УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ТРУБОПРОВОДЕ ОБРАТНОГО ТЕ П Л О 

НОСИТЕЛЯ ВБЛИЗИ ОТ ВЫХОДНОГО ПАТРУБКА ВОЗ

ДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ, А ПЕРЕД ЬОЗДУХОН АГРЕВ АТ ЕЛЯМИ  -  

-  В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ИХ ПОВЕРХНОСТИ.

Н еобходим о  о б е с п е ч и т ь  п л о т н о е  з а к р ы т и е  к л а п а 

н а  НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ПРИ ОТКЛЮ ЧЕНИИ КОНДИЦИ- \ 

ОНЕРА 30 ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОТОКА ХОЛОД- ' 

КОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ЬОЗДУХОНАГРЕ&НТЕЛь ЗА СЧЕТ j 

ЕСТЕСТВЕННОЙ ТАГИ. \

4,21 Л р и  п р о в е д е н и и  ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ р а б о т  с | 

КОНДИЦИОНЕРАМИ, НЕ ОСНАЩЕННЫМИ НАСОСАМИ ДЛЯ I

ЦИРКУЛЯЦИИ■ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ИНОГДА МОЖЕТ ВОЗНИК

НУТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ИЗМЕНЕНИИ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ 

СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ОТ ЗАМ ЕРЗЛ- 1

НИ Я. А ИМЕННО, ОКАЗЫВАЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ОСУ- j
!

ЩССТВЛЙТЬ ЗАЩИТУ & НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ТАК Ж Е, | 

КАК И В РАБОЧЕЕ БРЕМЯ, Т Е . КОНТРОЛИРУЯ ОД НОВ РЕ ~ j |

ПЕННО ТЕМП ЕР АТ УРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОСЛЕ ЬОЗДУХО- \

НАГРЕБ А ТЕЛЯ И  ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА ПЕРЕД НИМ. |

8  этом Сл у ч а е  д н я  Ф у н к ц и о н и р о в а н и а  схем ы  \

ЗАЩИТЫ 8 НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ СЛЕДУЕТ: I

- ОБЕСПЕЧИТЬ М И Н И М АЛЬН О -н е о б х о д и м ы й  ф и к с  и -  !

РО&АННЫЙ ПРОТОК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ВОЗДУХУ -  j

НАГРЕВАТЕЛЬ ПРИ ЗАКРЫТОМ РЕГУЛИРУЮЩЕМ К ЛА П А 
НЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, Д ЛЯ ЧЕГО ПАРАЛЛЕЛЬНО

_____________________2 £ 4 S S -0 f ' !
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КЛАПАНУ УСТРАИВАЮТ С$£&4 РУ к  ЛИНИЮ С Д PC С С ЕЛЕН

( ш айбой ) ;

— 3 ЩИТЕ РЕГУЛИРОВАН "Я* НА СТАТНЕЕ УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧ

КУ МЕЖДУ КЛЕММАМИ С МАРКИРОВКОЙ ЦЕЛЕН fP Н ЗЛ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕРОПРИЯТИИ 

Я 03В0ЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ г.п щиту воздухе н а т р е  в а -  

ТЕЛЯ с Г  ЗАМЕРЗАНИЯ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПС 7ЕМПЕ- 

Р РТУ РЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА ВОЗДУХОМ Л ГРЕВ РТ ЕЛ ЕМ

ПРИ с тр е м и те ль н о й  т е м п е р а т у р е  ВОЗДУХА ПЕРЕД

мин.

Уч ИТЫВАЯ, ЧТО описи НИ Ы И ВЫШЕ сносов з а щ и т ы  

СВЯЗАН с ПОВЫШЕННЫМ Р исходом ТЕПЛОНОСИТЕЛИ, ЦЕ~ 

ЛЕСООВРИВНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИИ ДОЛЖНА ВЫТЬ 7Щ FT ЕЛЬ-

но  п р о в е р е н /* и  о б о с н о в а н а .

1.22..J/1P ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХЕ 
С ИСПАРИТЕЛЬНЫМ НАГРЕВОМ (  ТЕПЛОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ  

К Л  МЕРЫ ОРОШЕНИИ) ПРЕДУСМРТРНВ РЕ TCP АВТОМАТИЧЕС

КАЯ ЗАЩИТА КАМЕРЫ ОРОШЕНИИ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ, 

КОТОРРИ ФУНКЦИОНИРУЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНДИЦИО- 
МЕРИ и ЕГО Р и ВОТЕ РНРПОГИЧМО 3 ИЩИТЕ АСЗДУХО- 

НРГРЕЕРТЕЛН ПЕРВОГО ПОДОГРЕВЕ, ПРИ ОТОИ КОНТРОЛИ

РУЕТСЯ ТЕМ ПЕРАТУРА ВОЗДУХЕ ЗА КАМЕРОН ОРОШЕНИЯ.

При ОДНОВРЕМЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

СХЕМЕ КАК ВСЗДУХСНРГРЕВР7ЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВЕ, ТРИ 

И 7ЕПЛСПРЕО5РР30В РТЕ ЛЯ КИНЕРЫ ОРОШЕНИЯ ПРШДУС - 

М ОТПИВАЮТСЯ 0$р ВИДЯ 3 и щ иты .

2. П р и н ц и п и а л ь н ы е  э л е к тр и ч е с к и е  и  п н ев м п тн  чес -  

к и е  СХЕМЫ РЕГУЛИРОВРНИЯ. 

zm . Пр и н ц и п и альн ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с х е м ы  р е г у л и 

р о в а н и я  РАЗРАБОТАНЫ ИЗ УСЛОВИИ КОМПЛЕКТЕ ЦУМ КОН

ДИЦИОНЕРОВ *г РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛИПЛНСВ, УСТАНАВЛИ

ВАЕМЫХ 'ИЛ ТРУБОПРОВОДАХ Т Е П Л О -и  ХОПОДОИОСИ ГЕЛЯ, 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ иг* ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМ ЛНТМ 

ТИПОВ ПЗС % 3 /£3- £ 25; №(Г- /б/бЗ- 0,2$ S Z /

МЗС‘ 40/63'0 '2S B2, кза-ьо/ез- OfiB-Bl; ПЗС'<00/25-0,2$,

ГО30' /СО/63 -с; S3 и П З С - 250/03-0,15, Р ТАКЖЕ ЕСПР OZOB 

производства НРБ. Причем , в  части у п р а в л е н и я  р е г у 
л и р у ю щ и м и  КЛАПАН АМН, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ НА ТРУБО

ПРОВОДАХ X ОЛОДО МО С ИТ ЕЛЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗ -  

РА SOT АН Ы ТАКИМ 0$ РАЗОМ, ЧТО ПОЗВОЛЯЮТ ПОД

КЛЮЧАТЬ К ЩИТАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫЕ ИСПОЛ

НИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО 
С УПОМЯНУТЫМИ КЛАПАНАМИ .

ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРО

ВАНИЯ ВОЗДУХА СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТАНЫ

в двух  вариантах ;

—  С МЕХАНИЗМАМИ К 5 0 -<0/63-0,25-52 //730-40/63-0,25-32) 

НА КЛАПАНАХ НАРУЖНОГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗ
ДУХА И ПВО-6,ъ/0 3 - 0,25 НА КЛАПАНАХ ВЫ&АССНСГС ВОЗ

ДУХА ( к о н д и ц и о н е р ы  к гц 2-to к г ц  2- в о )/

-  С МЕХАНИЗМАМИ MSG~ 25С/бЗ-0 ,2 5  НА КЛАПАНАХ 

НАРУЖНОГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА И МВБ' fOO/lS~ 

*0,25 ИЛИ K$Q-40/53-0,Z$-52 НА КЛАПАНЕ ВЫБРОСНОГО 

ВОЗДУХА (КОНДИЦИОНЕРЫ КТЦ2-/25.... K7UZ - 25о).
Сх е м ы  р е г у л и р о в а н и я  д л я  р е ц и р к у л я ц и о н н ы х  

СКВ С КОНДИЦИОНЕРАМИ КГЦ2~/25... КТЦ2~25С И ДЛЯ  

ПРЯМОТОЧНЫХ СКВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАНОВ НА ХОЛОДНОЙ ВОДЕ С ИСПОЛ

НИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ТИПА М3 О ' S,S/S3 * Ц25f 

M3G- ЦО/63-0,63-52 ИЛИ K 3 Q - fOO/БЗ -0,БЗ.
Схемы р е г у л и р о в а н и я  д л я  р е ц и р к у л я ц и о н н ы х

СКВ С КОНДИЦИОНЕРАМИ К ТЦ 2 - 10.... КТЦ2-ВО РАЗРАБО

ТАНЫ из условий ПРИМЕНЕНИЯ КЛАПАНОВ ИА ХОЛОД
НОМ ВОДЕ с ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 

мза- 6,3/Б 3~ о, 25.
Пр и м е н е н и е  р а з л и ч н ы х  и с п о л н и т е л ь н ы х  м е х а н и з 

мов В СХЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАЖЕНО В ТАБЛИЦЕ/.

2.2. П р и н ц и п и а л ь н ы е  п н е в м а т и ч е с к и е  схем ы  р е гу л и р о 

в а н и я  РАЗРАБОТАНЫ ИЗ УСЛОВИЯ КОМПЛЕКТАЦИИ КОН

ДИЦИОНЕРОВ И РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ ПНЕВ МИТИ-

ЧЕСКИ МИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ И СОСТАВЛЕ

НЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ 

ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ с РАЗЛИЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ИСПОЛ

НИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНАХ.

2.3. Пр и н ц и п и альн ы е  э л е к т р и ч е с к и е  и  п н ев м а ти ч е с 

к и е  СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:

-  СОЧЕТАНИЕ с ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

с х е м а м и  УПРАВЛЕНИЯ;

-  АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ВОЗДУХА ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КЛАПАНОВ/

-  РУЧ.ЧСЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ 

Со ЩИТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ СТАТИВА/

-  АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОГРЕВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕР

ВОГО ПОДОГРЕВА И ТЕПЛО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ КАМЕРЫ ОРО

ШЕНИЯ ПЕРЕД ПУСКОМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА н  

АВТОМАТИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ к  
КАМЕРЫ ОРОШЕНИЯ ПТ ЗАМЕРЗАНИЯ/

-  ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗ
МОВ ТИПА МБП - 6,3/БЗ-0, 25 НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ТИПА ЕС П А  02 ПВ б е з  и з м е н е н и я  схем 

ЩИТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ / СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГГ/?А с?Л8 

ПРИВЕДЕНА В КАМНЕРЕЗ)/

-  ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЩИТОВ РЕГУгм ь о а л - 

ИМЯ и  СТАТИ ВОВ для ДВУХ КАНАЛЬНЫХ СКВ и 

ДЛЯ СКВ с ИСПАРИТЕЛЬНЫМ НАГРЕВОМ ВОЗДУХА.

9EH-0S-31.S7 АРВрТ̂
Копи ровали )

формат А 2.
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ЭлакТРиЧЕСКИЕ ИСПОЛНИ ТЕЛьНЫЕ

УЧ ИТЫ УЯЕМ Ы Е СХЕ/1ЙМИ РЕГУЛИР08ЯНИЙ.

Систем# кондициони-
Р06ЯНИЯ бОЗДУХ*

Исполнительные пахянибмы
РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛиПЙНОР нй ТРУбОПРОЬОДЯХ

И с пол ни гель ные махянизмы
800ДУШНЫХ КЛНЛЯМОВ

теплоносителя 
1 подогре&я

теплоносителя 
Е подагре ой 
( доьадчикн)

холодной
РОДЫ

Ий РУ ж но го 
В06ДУХЙ

t с

РЕЦИРКУЛЯЦИОННО
ГО &СУДУХЯ

бы 6 РОСНОГО
еоодухл

Прямоточняя с 
хендицио нар я ми 
КТЦг-10.... ктц2*250

№0-6,3/63-0,2$
ИЯМ

е с п я  о ш ь *

№0-5,3/53-0,2$
МП

ЕСПЯ 02 П$*

МУО~ 6,5/52 -0,25 
ИЛИ

ЕСПЯ ОШВ*
ИЛИ

M3Q' чО/ъ Ъ ‘ЦьЗ -52 
ИЛИ

№0-/00/63-0,65

if к
/130-75/53-0,25-32 
(еяя кщг-ш... кгцг-м)

«щ
/130-̂ 0/53-0,25-52 
(яла щг-53...кгцг-ео/

ИЗО- 250/63-0,25**
(gm ктцг-ns... ктцг-2$о)

Рациркуляционнян
с коядицион ерями 
ктцгчо ..,. к тц г-яо

7130-6,3/63-0,1$
ИДИ

ЕСПЯ girts*

№0-5,3/53-0,1$
ММ

ЕСПЯ 02/73 *

7130-6,3/53 -0,1$
ИЛИ

ЕСПЯ 0ins¥

1

7130- 75/66-016-61 
или

/130-00/53-0,25-62

\

№0-76/53-0,1$-32 
ИЯМ

/130-/10/63-0,25-82

/130-6,3/63-0,23
ИЛИ

ЕСПЯ 02/76*

Рециркуляционнян 
с к о нд и ц и он еря м и

КТЦ 2-  /25.. . .  КГЦ г  -  250

т о - 6,3/S3 -0,25
М П

ЕС Л  Я 01 Л& *

/130-6,3/53 -0,15 
илм

ЕС7/Я 01П&*

7130-5,3/66 -0,15
МЯЧ

ЕСПЯ 01 Па* 
иди

ИЗО- kO/65-0,53-32 
ИЯМ

ИЗО-кто/63-77,53

ИЗО-250/63-3,25 /130-130/63-0,25
7130-60/63-0,25-01

ИЯМ
7130-700/2$-0,2$

6

П одклю чение исполнит еле и ы х  м а х я н и а м о о  ЕСПЯ 02 ЛВ 
лроио&одст&я  НР5 а  место исполн ит ельны *  махянивмо&
/130~£,з/£2 -о, i s  п  лип а д ен о  в  п р и м е р а 2 м я  стрянице  25.

** Исполнительный махяниэм кляпяня , наружного ьоздухн s л?*по - 
точны х кондиционер#* учнтыбяагся схемой упря& ления приточны м  
& а н т иля тором  и щитом у  лр  и м е н и я , ря ъ ря ьо тя н н ы м и  а рйудс/ш  

Зпрязлсниа и  силовое злактроозорудо&яниа*'йОй-O Z ' п . 65

I
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i гл.для чтения п р и н ц и п*м и н а х  электрических и
! п н е в м а т и ч е с к и х  схем регулирования s s s  исполню
\
t вання принцип*ильных электрических схем уп - 
| равнения следует поло ш икая тавлнцей S.

| Т й б л н ц и  3.

f Условия сравагывання некоторых р е л е  схем  

I управления, к о н т и к т я  к о то р ы х  используются s  

| схемах регули рован и я

Условия СРЯВЯГЫВЛНИЯ РЕЛЕ

KOI
\

В КЛЮЧ Я Е ТС Я ПРИ КО М ИДЕ „ ПУСК '/ 0 ТКЛЮЧйЕТ^ 
ОЯ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИТОЧНОГО йЕНТИЛЯТОРЯ

№
ШЮЧЙЕТСЯ и отклоняется СООТВЕТСТВЕННО 
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ Л ОТКЛЮЧЕНИИ ПРИТОЧНОГО 
ВЕНТИЛЯТОР#.

K1F

При включенном а  отключенном вентиляторе

НОРМАЛЬНО находится под НАПРЯЖЕНИЕМ, С7КЛЮ^
чается п р и  у гр о з е  замерзания воцдухонягре- [ 
& а теля первого подогрева  и л и  кам еры  орсмеА  
пая ( п р и  ислярнгельио м  м й гр ез е )  1

з .  Принципиальные элек три  чесние схеме!
управления.

31 Принципиальные электрические схемы улравле- 
Нин paspasotahu для различных сочетаний мехи- 
низнов кондиционер я (см- таелицы S'), Линчем и 

30ч-02гТ7.35 приводятся схеме! управления меха- 
ннзмими центрального кондиционера, включая 
насос камеры орошении.

3 $03-02-32.27 приводятся схемы ылрлэлення

насосом, предназначенным для циркуляции тепло
носителя з ьздухонагрезат&ля первого мдогре- 
sa.
3.2. Принципиальные электрические схемы елрлз- 
леиня оееслечивают три зила Управления:

—  ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА ИЛИ ИЗ 
ОО'СПУШИРЕМОГС КОНДИЦИОНЕРОМ ПОМЕЩЕНИЯ (ПРИ

привязке типовых проектных решении может не 
пРеддом а г риз а ться)-
— местное сзлокированное со щита управления 
кондиционером'предусмлтрнвается so всех случаях) ;
— опробование кнопками, расположенными у  меха
низмов (для производства пуско- наладочных и ре
монтных pasorj.
З.з. Принципиальные электрические схемы отвеча
ют необходимым трееоваииям, предъявленным к  
управлению кондиционерами и обеспечив аю т воз- 
мо шесть сочетания со схемами:
— р егули р о в а н и я  (к а к  электрическими ,  так и  пневма
тическими), предусмотренными в р аз д еле ,,  автома

тизация " д  л  ины х типовы х м а терн  алоз д л я  проетювАНиа- 

-сб локи ров а н к о г о  у п р а в л е н и я  в ы тя ж н ы м и  систе 
мами,
— ПЕРЕДАЧИ КОМАНД ИЯ рйССГОЯИИЕ(КАК Ий ВЯЗЕ ТЕЛЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ устройств, так и без них);
— автоматизации систем утилизации тепла;
— противопожарной автоматики.
г. 4. Принципиальными электрическими схемами 
управления предусмотрена возможность:
- открытия клапаия наружного воздуха до вклю
чения или при включении лритлчного веитилято- 
ра( режим открытия кликана, нлиеолее елйгоприяг- 
ный в данных конкретных условиях, определяется 
при наладке и зыеирается путем устаноэки ала 
снятия соответствующих перемычек 3 щите уп
равления);
— к о н т р о л я  потока воздуха за в е н ти л я то р о м  

н давления воды п о с л е  насоса;
—  УПРАВЛЕНИЯ и с п о л н и те ль н ы м  механизмом НАПРАВ

ЛЯЮЩЕГО аппарата;

4. Призору и средства автоматизации и их
РАЗМЕЩЕНИЕ.

4. 1. Перечни применяемых прнеоров и средств авто
матизации приведены на страницах ft, 13, /3.
Й.2. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ размеща
ются в щитах регулирования (электрическая систе
ма) ;  ИА СТА ГИЗА X С ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА )
и по месту, т.е . непосредственно в кондиционерах, 
воздуховодах, трувопроэодах и в ввелужнзаемых кон
диционерами помещениях.
Датчик потока воздуха ($Д; БД1,БДг), давления

ВОДЫ (SP) И ДАТЧИК ЗЛАГОСОД ЕРЖАИИЯ ВОЗДУХА ( S  W)

ЗА КАМЕРОН ОРОШЕНИЯ ВР/БИРАЮТСЯ И ЗАКАЗЫВАЮТСЯ 

ПО ТРЕВ08АННЯМ САНТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

ПРИ ПРИВЯЗКЕ РАЗДЕЛА „  АВТОМАТИЗАЦИЯ*.
4.6'. Разработано 10 ТИПОВ ЩИТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(электрическая система)  и 6 типов стати в он
(,ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА) ,  КОТОРЫЕ ОЕЕСЛЕЧИВАЮТ

автоматизацию паи some часто встречающихся 
в практике технологических схем СКВ независимо I 
ОТ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ РЕЗЕРВНЫХ вентиля- | 
ТОРОВ. ' |
4.4. Щиты РАЗРАЕОТАНЫ КАК ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОИДИ- I 
пионеров, т а к  и для доводчиков. Назначение \ \ 
щитов приводится в таблицах $,ю. Назначение | 
СГа ГИВОВ приводится в тавлнце 11. j

S
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ РВТОКЙТИЗ/Щ ИИ

N9
п//п

К° позиции 
ПО СУСМЕ 
ЛВТСМАТМВ/ЩНН

Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я
ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДСТВ АВТОМАТИ

ЗАЦИИ

Я АЗОЛ -  ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Тип И МАРКА

1 2 4

I  П риборы  и  средства автоматизации

4 1 Терм ом етр  техн ически м  ирамом
Пределы  измерения от с  до  /6С*С
Ц е н а  д е л е н и я  /0С
Дли н а  верхней  части -  24 о мм
Дл и н а  н и х *е й  части ~  103мм n t i -t -M Q -m *

, — 163 мм -163
К ом плектно  с оправой r c c r t m -7 3

1 \ 
\ ПО. Тсрмоприбор п клин

г Z Термометр технический  прям ой
Пределы  измерения о т  - з с 9с д о  5С9с
Ц ен а  д е ле н и я  и"С
Д л и н а  в е р х н е й  части  -  24смм
Дли н а  н и ж н е й  части -  ЮЗ мм n Z -i-U C -№ *

— 163 мм -163
Ком плектно с  о п р а в о й ге е гге гг - 73
П.О. Т ермопрнбор г  Клин

3 3 Термометр т е х н и ч е с к и й  угловой
Пред елы  измерения от -З С * с pc sc*c
Ц е н р  д е л е н и я  1*С
Длина в ерх н ей  части — 24омм
Дл и н а  н и ж н е й  части — У2-1-7М- 1М*

—  201мм - г а
“  251мм -Z 9 4
— 4 4 fan ~ Ы/4

о
К омплектно с оправой

ГОСТ ZtZ3~ 73

—

П.О. Термопривор л  Кл и н ,

' , РТ МОНТАЖНЫЕ ДЛИНЫ ТЕРМОПРЕОЕ-
РЛЗО АРТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫВНААНУТСЯ п р и  РАЗРАБОТКЕ РА$ОЩы йа-
к у м е н т а ц н и  ( р а б о ч е го  проекта )  в зав и си м ости  о т  д и р м а т р с в  V f t w -  
f7P0K/m * разм еров  впздухсеодов »  к о н д и ц и о н е р о в .

** См. ЛЛЬЕЛ/Ч £  **СГЬ £ ;  3.

9 €

Термометр к о м н а тн ы й  
П. О. Тер м о п р и бо р  п Кл и н

Терм с г?ре  с бра  з с ея тель  с о п ро ти в лен и я  мед
ны й  ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ. ГРАДУИРОВКА ВО м
П р ед елы  и з м е р е н и я  с7 с  до  5С*с.
П ри  $срос тр он т е л ь н ы й  з а в о д  г. Л у ц к

Термо п рес  б раз о в пт е л  ь ссп рс ти в л  е н н я  мед 
н ы й  с ПЕРЕДВИЖНЫМ ШТУЦЕРОМ РУ <£4/577*. 
горду про в к п  F0  М. Пр е д е л ы  р егули р о в а н и я  
0T-5G*C ДО 2<?СЯС. К!р т е Рнял 
Защ итной  а рм атуры  с та ль  BSX1S 
Мо н та ж н а я  д л и н а  -  320мм

— ВООим 
—* вое мм

Приборостроительный зрвоа г  Луцк 

Регулятор температуры  м и кроэлектро нн ы й
ТРЕХПСЗМЦИСННЫЙ.
Пр ед елы  р егули р о в а н и я  т е м п е р а т у р ы  
07 С ДО 4 О9 С. Г а р д у я р о в к Р $0м 
П.О. Пасм поивор  г  Ор е л .

ГЕРМСАЕ ГУЛИ РУНУ ЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДИЛАТО
МЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ДВУУ.ПСЗИЦИ -  
ОН НОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМ КОНТАКТОМ. ПРЕДЕ
ЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ-ВС0 С ДО 4С°С.ДЛИ
НА чув с тв и тель н о й  г р у з к и  505мм. Ди ф 
ф е р е н ц и а л  2 *с\
П р и з  о рос т р с и т е л ь н ы й  завод  п К а м е н е ц -
П одольски й .

Тер  морег  у л и  а у  кощ ее  устройств о дня а  то -
МЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТР и ТЕ СЛОЕ Д&УХПСЗИ~ 
ЦИОННОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМ КОНТАКТОМ.
П р е д е л ы  р е г у л и р о в а н и я  о т  о  д о  25с 9с . 
Дл и н а  ч у в с т в и т е л ь н о й  т р у б к и  z b 5 мм 
Д и ф ф е р е н ц и а л  4°С. 
Пр и б о р о с т р о и т е л ь н ы й  з а в о д  г. К ам ен ец - 
Подольский  ______

ТВ- ZMHf  
ТУ 25я *1 44 7- 7$

ТСМ- 1013 
ТУ2$яС2.7П28В-еО

ТСМ* 007$
$цг.т ы о-оо

~  f?
7У25я027522ВВ-е0 

ГМ О
ГУ2$-02.2СС. f?S~82

тудэч-2 - n m
КОНТАКТ,, > "
ТУ25'С2.2еЙП4-7Е

гуд?-4-л  тяг
КОНГА К Гг, %м

ryZS-C2.2C'0?/t-?B

I

__________________£ 2 А 0 ‘0 /
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10
\

10 Терморегулятор пропори,коиильны й  пнезмн- 
тнческий дилнгометРичЕскни 
прямое р е гу л и р о ь я н и е  
Пределы рсгулироьйний  о го  д о  * 0*С

вйсод приборов  г  У сть-К нм еногорск

ГЛ/7Д-/Я
тугш(ш.ук№'*$

н н Терморегулятор п ро порци он  ял ьный лкелм й - 
тнческий  5и м е т й л л и ч е с к и й . Озрягное  р е гу 
л и р о в а н и е .
Пределы Регул иронииия от is*до 30*с 

ОЙ РОД При pop он г. Усть- Мнменогорск

rnns
7У25<£(гкг&Ш5-М)

п а Пя помет р  техническим о б щ е го  н я зн я че -
НИР.
Пределы измерений от О д о  S кгс/сме 
Мянометро&ы й  she  од г  Томск

06/11- 100-5 
7У25-0г.2ь-7Д

гз
1

13
i

Устройство регулирую щ ее п н е ь м я ти ч е с -
KQE пропорцией ИЛЬНОЕ С ЛИНЕЙНЫМИ
аттическими х й р н к т е р и с ги к и м и  к о м п л е к 
тно с гнезд ом . Шт у ц е р я д л я  плястм яс-  
СОвЫл ТР У К  Ф6Х1

Зй&ОД „ Тиз ПРИЗОР " Л ПЕСКИ д

ПР2.У-М1 
ТУ25’02.010751-76

Hi н* Зйдятчик  У ПРИ ЕЛЕНИН мощным  

Зязод приборов г  Усть-  К йм еногорск

пгъд-^
m s-oessoszo-iy |

15 15 Прибор ЯЛ г  ЕЕ PH ИЧ ЕС К ОГО СУММИРО&ЯНИЯ
Шту ц е р  и для гш ястмяссоеых т р у б  Фб*1 

2 я вод п Ги з и р и б о р * г. Носко*.

П9А1-М1
m s.m w6i&T7

/о 15 Реле  п е р е к л ю ч е н и я , ш туцер я д л я  плясгмяс- п п гу -м ч
СО&ЫХ ГРУБ ФБХ1
Зязод „ 7 ИЗ ПРИЗОР” Л Моек Ар.

ту-02.ОМ369-77

17 17 Сгяаилиз и7ор д явления зоудухи cgszs***
* Зя&од nPMSQPGQ л У с г ь - Клмемогорск гуг$'ог.шз$&-&

18 18 Фи льтр  е о з д ух я
Пр и б о ро с тр о и те льн ы й  з я з о д  г. К я м ен ец  -  
-Подольский

9S2S- <52 * * *  
73iS-0Z.Z8№6-8O

н и
15

- 2. 
15

___________________ 1__________________________ ^
РйСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПИЕЬМНТИЧЕСКИЙ 4 ХОДО~
ЗОИ 8ЛЕК7РОМЯГНИТНЫН, *" 2208 
Принтурныи зяаод г. Семенов

р — 4 " "  -
23ЛУ 3Qii>3 
ГУ£6-Я7.№-7$

го го Зентиль запорный муфтовый Ду is 
ПО. КИЕЬПРОМЯРМЯТУРЯ

t/SSSPnГ 
ГОСТ 3038 -74

21 21 бы КЛЮЧ НГЕЛь п и к е т н ы й  дв ухполю сны й о
Ь Я ЩИ ЩЕНН ОМ ИСПОЛНЕНИИ ~ 2108; 10Я в п к м г -ю

Эл е к тр о т е х н и ч е с к и й  з я а о д  г  Тя ш к е н т

гг гг Датчик- реле Д Я ЕЛЕН ИЯ
Пределы намерений от 0 доЦ25МПо й й  -0,25  

гзгд -ог./ш л-ць

Зязод  „ Теплоприеор* г  Улин- Удз

// Щиты И С7ЯТИ8Ы

to W **
Щ ит РЕГУЛ ИРО&ЛНИЯ П7*КОНДИЦИОНЕР* C J  ; 
состоящим иь щ мтя ШКЯФНОГО м ЯЛ ОГНЕЙ- 
РИТ него Щ Ш М  - 1000 X 600 х 3SO у х м  7Р30 
ОСТ 36.13- 76
ГЛЯЗМОМТЯЖНбТОМЯТИКН

24 Щ ИТ Р ЕГУЛИ РО ЕЯ Н И ЛП З*доводчиков си **4 
СОСТОЯЩИЙ из У̂итя Uмерного мялосяллриг ЛОГО 
ЩШМ " %ОООА 500 X 360 у ХЛч ОРЗО ОСТ 36.15- 76 
ГлйбМОИТЯМЯЬ то мят имя

г$ Стяг И & П О *  КОНДИЦИОНЕР* £ 7 * *  состоя
щим ИЗ СТЯГИ8я  с п -ю о о  ухлд у р о о  
ОСТ 36.13-76
Гл Н8М0ИГЯЖЛ& том я т и к я

% ПРИ СОСГИ&ЛЕИИИ СП£ЦИФИМИЦМИ К РИ60ЧЕИ ДОКуМЕИТИЦИИ ИЛИ К 
РЯ50ЧЕМУ ПРОЕКТУ УКЯ8Ы8ЯЕТСЯ ОбОЗнЯЧЕНИЕ ЩИТЯ; ПРИВОДИМОЕ 5 
ПРИВЯЗЫВАЕМОМ НДЬЗОМЕ/

k к TO M S; a s  озим Ч£НИЕ КОНДИЦИОНЕР# ПО PH804ЕЙ ДОКУМЕНТЯЦНИ ( Р #504ЕМУ ПРОЕКТУ)
1 $ $ ьг  ПОСТАВЛЯЕТСЯ комплектна со щитом (стятиеом)

904-DS-31S7 AD82
хзсг
~Т§

Когммойл: ФС°/тг_А2
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30

31

z ____________________ 2_______________ ___

СтРТИВ E J ^КОНДМЦНОНЕРР E J* *  СОСТОЯЩИЙ 
Иг- Стртивр  С З *  С П -№Q Ш Ь  7PCG 

стяги$р £2* СП-800 УХлО 7*00

4

Гл я в м о н тр ж р в то м  р т и к р

/// ЙЛППРРТУРР и ПРИБОРЫ ПОСТРВЛРЕ- 
КЫЕ КОМПЛЕКТНО С О ЩИТ PH И И СТРТИВР МИ

ffPHCMZTP ТРУбЧРТЫИ ПОКРЗЫВРЮЩИИ МТ-1
БЕЗ, ФЛРНЦР И С РРДИРЛЬНЫМ РРСПО-  ТУ2Б~0272-75
ЛОЖ ЕН И ЕМ ШТУЦЕРР
Пределы  н а м е р е н и й  от О д о  0,25 мПо 
П О-,, Тепло к о н тр о ль  " Г. КРЗЯНЬ.

П/РНСМЕТР ТРУБЧРТЫИ ПОКРЗЫЯПЮЩИИ 
SE3 ФЛРИЦР И с РРДИРЛЬНЫМ Р PC пел с -  
ЖЕНИЕМ ШТУЦЕРР f
Пр е д е л ы  и з м е р е н и и  от  О до  /мне 
Я- О. „ Те п л о к о н тр о л ь  " г. Крврнь

Б р м лр с н р р  л  р и е л ь  д  ас гпнционного
ПРОЯВЛЕНИЯ
Приборостроительный  зявод г-Б рку

П Г-/
T32S-C272-75

Б’ЛА у - л
7525^.2718-75

31

33

Стрбнлнзятор Д ЯВЛЕН HP лез ДУМ
ЗПЕОЛ ПРИВОДОВ Г. Усть - /СЛМЕИОГОРСК

Фи льтр  воздух*
Приборостроительный s-д  г.Кяменец-  Подольский

СДВ-Б
ГУ25-02.250.05Ш

Ф8$- 02
ТУ2 $'02.2CC.S6G-6C

И Г

& Вентиль  дирф рргм овы йуДу1/ 
Гллвмонтржротомртнкп

Реле  промежуточное злектром ргнитнсе ,
ИОМИНРЛЬНСЕ ИРПРРЖЕНИЕ 220В ПЕРЕМЕННОГО
то нр ч я статей 5С Гц ,с  &ъ -ь4р  контрктрм и .
ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ПЕРЕДНИМ ПРИСОЕ
ДИНЕНИЕМ ПРОВОДОВ.
Зрвод. Реле и рвганнтнкн* п  К и е в .

в л д - й
ТУ 2$'07. 108$-уk

ЛВ-37-W S
7У/Б-Б2Шг-В1

I * При составлении спецификации к aascvsh s c ^ e'HJ 7 1 T 3 T »
fif tS ^ E H .У ПРОЕКТУ УКАЗЫВАЕТСЯ ОШНАЧЕНН Е  СТАТИ В А  . ПРИВСДИКОВ 8

п ри я л  гы  s  РЕпом  рльбоме;
% X TQ ЖЕ, ОБОгНРЧЕИНЕ КОНДИЦИСНЕРР ПО ПРОЕКТУ.

I"
1

/р

36

37

38

3S

kо

ч

ьг

43

Р е л е  б р лр н с н о е , но м и нрльн ое  н р п р р ж е н и е  8Р?-1
120 в ПЕРЕМЕННОГО ТОК Л ЧЛСТСТей 50Гц ТУ25~05- 2 $03-7*
Опытный 3-Д РНПЛИ7КЧЕСКИХ ПРИБОРОВ г. Гор к

Вы КЛЮЧ ЯГЕЛЬ ПЯТОМ РТИЧЕСКИЙ однополюсный P63-K&?
С ОЛЕ к ТРО МРГНИТН ЫМ РРС.ЦЕПИТЕЛЕМ, ТУ/6-522. НО‘ lb
~ 22CBt ток р я с ц е п и те лр  J h - sPj отсечкр 1,37н 

КРЕПЛЕНИЕ ИР ПРИЕЛИ.
ОЛЕКТРОРППРРРТНЫЙ зявед Г- Курск.

Выключи т е гь пятом  птическмй одно по л юс- РбЗ- муз
НЫЙс ЗЛЕК7Р0МРГНМ7НЫК РЯСЦЕПИТЕЛЕМ, ТУ/G. 522. НО-74
НОВ, ТОК Р PC ЦЕЛИТЕЛЯ 7н- 1,6Р, ОТСЕЧКР 1,з'7н
КРЕПЛЕНИЯ НР ПРИЕЛИ-
Злекгрсяппярртный Л ВВОД г. Курск.
8ыклюЧРТЕЛЬ явгомртическнй однополюс
ный С ЯЛЕКТРОМЯГИИТНЫМ РР СЦЕПИТЕ ЛЕМ, 220В, ток р&сцегк/телр Он *£/?,a/~rc4*vA<y у/срелугмеяя rrcr/f&sn/.
Зл е к т р о п п п р р р т н ы й  3 Я ВО Га г  Курск.

Вы к л ю ч р т е л ь  ЛВТОМРТНЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮС
НЫЙ С ЭЛЕКТРО МРГНИТН ЫМ РРСЦЕПИТР - 
ЛЕМ, ~  2208, ток РАСЦЕПИТЕЛЯ У н  а 2,5Р . 
о тс е ч к р  1,37 н 
Кр е п л е н и е  м р  п р и е л и .
УЛЕКТРСРППЯРРТНЬ!И опв од г  Курск.

я 63- муз 
ТУ 16.-522. " 0-7Ь

П63 - муз 
7У/6-522. HQ-74

Выклюй ПТЕЛЬ Я В ТО МР ТИ ЧЕС к ий одно па- П 63-МУЗ
ЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРО МПГНИТНЫМ ррСЦЕПИ- ТУ16-522. 110-/4
ГЕЛЕМ,*0 2208, так Р и с ц е л и т е л я  Зн  - 3,23 
отсечкр  1,37н. Кр е п л е н и е , н р  п р и е л и . 
Вл е к т р с л п л р р р т н ы й  зла  од г. Курск

Резистор з м л л и р с в р н н ы й  регулируем ы й  
МОЩНОСТЬ Р Рос ЕР НИР 20Вт. СОПРОТИВЛЕНИЕ 
207 QM.

ЛВВР-20-20С±№% 
ГОСТ65 *3-7$

УНИВЕРСРЛЬНЫИ ПЕРЕКЛЮЧРТсЛЬ ДЛР УСТА
НОВКИ НР ПРИ ЕЛИ ТОЛЩИНОЙ ДОЗ ММ, рУК° 
ЯТКР ОВРЛЬНОЙ ФОРМЫ.
Зрвод НИЗКОВОЛЬТНОЙ РППРРРТУРЫ ГУФР.

УП5313-С322 
ТУ/6'52кС7&-75

___________

Ш Ч -0 2 -З Ш  A 0 8 2 J5 J

Копире?п/г- tW- ф с п м р т  А 2 J
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ь
I

ЩпТЫ регулирования  ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕ
РОВ (  ЭЛЕКТРИЧЕСКИ Я СИСТЕМ я)

Я*
л/л

Условное обоз
начение ЦНГЯ

Характеристика кондиционера, для
КОТОРОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ЩИТ

УМ*
НАШМОб

1 ц $ т -  сд

Кондиционер прямоточный с одной
СЕКЦИЕЙ ВОЗДУХОМ* ГРЕВ И ТЕЛА ПЕРВОГО 
ПОДЗГРЕбА, ОСНАЩАЕМОГО ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ 
НАСОСОМ, БЕЗ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО
подогрева (для ктцг-ю... кгцг - г  so)

//

г Щ5Г/4- jfi
То С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ 

ВТОРОГО ПОДОГРЕВА
(для к т ц г -ю ......xryz-zso j

ЩА/

j щ уп  г -од
Кондиционер прямоточный с двумя 
секциями воздухонагревателя первого
ПОДОГРЕВА БЕЗ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 
\ ВТОРОГО ПОДОГРЕВА /ДЛЯ КТЦ1Ч0.... *ТЦг~2Б0)

VI

4 щ$пг- 1д
то АСЕ, С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ ВТО
РОГО ПОДОГРЕВА
(для ктцг-ю..... К7Ц2'2$0)

V
VII
V///

S щ $ро- од
КОНДИЦИОНЕР С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ БЕЗ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 
ПОДОГРЕВА (ДЛЯ КТЦТгЮ..... КТЦ2-В0) X

с UjSPO-IJ
То АСЕ, С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ 
ВТОРОГО ПОДОГРЕВА
(для к тц г-ю .....ктцг-во)

a

7 Щ$Р4- од

Кондиционер с рециркуляцией с бозду-
ХОНАГРБВАГЕЛЕМ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА, 
ОСНАЩАЕМЫМ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ, 
БЕЗ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОДО
ГРЕВА (ДЛЯ КТЦТгКО. ... ктцг  - во)

хц
j

$ q s ? i -  i£
То ЖЕ, С ВОЗДУХОМ ИГРЕ 3АГГЕЛЕМ j X/ 
ВТОРОГО ПОДОГРЕВА , | ХШ
Ш я ктцг-ю..... к тц г-so ) \ Ш

ТАБЛИЦА 10.

1ЦИ7Ы РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОВОДЧИКОВ

AT*

п//о
У словное обозна
чение  ЩИТА

Количество  доводчиков, охваты
в а е м о е  одним щитом

1 Щ ?-1 Д г

г m s -З А  i 3

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ Щ ИТЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕР# ( с SOS# УХО Н А ГР ЕВ  Я - 

ТЕЛ ЕМ ВТОРОГО ПОДОГРЕЙ Я л Л Н  БЕИ НЕГО)  С ОСТА В 
ЛЕНО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Ш И Т РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Обозначение серии

Схем я о б р а б о т к  и  в о з д  уха____
П-пРймаТо чная 
Р - РЕ ЦИРКУ Л  Я ЦИОННАЯ

Число СЕКЦИИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ!ПОДОГРЕВА
0 -  ОТСУТСТВУЕТ
1 - ОДНА СЕКЦИЯ  
Z -  ДВЕ СЕКЦИИ

Ч и с л о  ДОВОДЧИКОВ (  6 РОДУ КОН А ГРЕ а Я ТЕЛ ь 
I  ПОДОГРЕВ Я )
0 -  О ТС УТС ТВ УЕ Т
1- один

10

Та б л и ц а  И
Ст а т и  вы ЦЕНТРАЛЬНЫ Х КОНДИЦИОНЕРОВ  

(  ПНЕВМАТИЧЕСК А Я  С НС ТЕ П А )
//•
%

Условное
оаомчение
СТЙТИ&Я

Х а р а к т е р и с т и к а  к о н д и ц и о н е р а , д л я
КОТОРОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН СТАТНО НРаБО’

МОб

4
a m

К о н д и ц и о н е р  п р я м о т о ч н ы й  с
ОДНОЙ СЕКЦИЕЙ & 03 дуло  НА ГР ЕВА ТЕЛЯ  
ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА, ОСНАЩАЕМОГО 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ, и  с  
У 03Д УХ ОНАГРЕ НАГЕЛЕМ ВТОРОГО 
ПОДОГРЕВА

(для ктцг-ю .... хтц г-2 Бо)

XV

г
a n z .i  
a n  2.2

К о н д и ц и о н е р  п р я м о то ч н ы й  с д в у м я  
секциям и воздухом я ГРУЗ а  ТЕЛЯ п е р в о г о
ПОДОГРЕВА и  ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ 
ВТОРОГО ПОДОГРЕВА

(для ктцгчо. .ктцг-150)
XV!

3 a  по
КОНДИЦИОНЕР С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ И 
в о з д у х о н а г р е в а т е л е м  п е р в о г о  
ПОДОГРЕВА

{ для ктцг-ю ... ктцг-ео)
XV и

4

__

C4P1. i  

a p i z

Ко н д и ц и о н е р  с  р е ц и р к у л я ц и е й
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ ПЕРВОГО
п о д о г р е в а , о с н а щ а е м ы м  ц и р к у л я 
ц и о н н ы м  НАСОСОМ' и  с ВОЗДУХОНАГРЕ
В А ТЕЛЕМ  ВТОРОГО ПОДОГРЕВА

( для ктц2-/о... к тц г -в о )

XV/U

Ловодчик (  в о з д у х о н а г р е в а т е л ь  JTп о д о г р е в а ) У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  с т а т и  б  я  с о с та в ле н о  с л е д у 
ю щ и м  ОБРАЗОМ:

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  щ и т а  р е г у л и р о в а н и я  

ДОВОДЧИКОВ С О С Т А В Л Е Н О  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :

щ S - А
Щу/т Г>£ПЛИ!>ОВвН«а г

О бозначение серии

Число ДОВОДЧИКОВ г-ДВА. З-ГРИ

Доводчик

Стати в _____________

О б о з н а ч е н и е  с е р и и

Сх е м а  о б р а б о т к и  
п р я м о то ч н а я

ВОЗДУХА,
7г
р - р е ц и р к у л я ц и о н н а я
ЧИСЛО СЕКЦИЙ ДООДУХОНАГРЕВЯГЕЛЯ Z  ПОДОГРЕВА 
О-ОТСУТСТВУЕТ 
7- ОДНА СЕКЦИЯ 
Z -ДВЕ СЕКЦИИ

0 ° 1 Ч * Оа.Ы*  АОМЕР С7ИГИВЯ 4- /(ЕРВыД
второй

!

л з м е -  о /

S D 4 - D £ - 3 i.S 7  А 0 Б 2
лнст\
7 71

Копировал-, ФОРМАТ A Z
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[ 4.S. П ри  ис по льзов ан и и  р а зр або та н н ы х  щитов регул иро-

; бан ия  и стдгибов д л я  СКВ с и спя ригельны м  

^ v j н а г р е в о м  ( с  т е п п о п р е  о б р а з  о в а г е л я м и )  с л е д у е т

2-Л .$ ; УЧИТЫВАТЬ ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ ДАТЧИКОб 3 И ЩИТЫ 

V5. > j ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ КАМЕРЫ ОРОШЕНИЙ. КОММУТАЦИЯ 

§г ^  ! КЛЕММ НИ КОР ЩИТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАТИ ВО В ПОЗ ВО-
Q4* 1

£  ! ля  г г  осущ ествить  п о д к лю ч е н и я  этих датчиков/  см.
^  ? 1 tК  ^  | УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ).

} 4  С. Щ иты  РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИНЯТЫ М АЛОГй б АР ИТ -

НЫЕ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЙ С ПЕРЕДНЕЙ ДВ£РЬЮу PAS' 

МЕРОМ WOOf ВЫСОТА)  X SJOf ШИРИНй)  X ЗьО ( ГЛУ6ИНй)  .

Стити&Ы ПРИНЯТЫ ПЛОСКИЕ; Л,ысотой 1100 мм, 

ш и р и н о й  800 и  1000 мм.

47 П и та н и е  щитов регули ро в ан и я  и  стативов 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЙ ПРЯЖ Е НИ ЕМ 1208 перем енн о го  
ТОКА ч ас то то й  SO Г  ц

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с ть  ( к 8 й )  с о с т а в л я е т :

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и и  щ и т а
Г iЩ$Ш‘ 09| да/* Щ да?, ад\ f 

ЦМ2-ЩЩ&0-СДWHN£\&P<-Qi\%fH-tlh Iff-Z i U r «

0, ’i | Цк | 0,Ь 5,8 0,4 0,s j 0,S i 0,6 1 «3  1 <?«

i

ii

Условные обозначения стати в a
C<nj 1 С1П2.1; C/A2.Z C/PO Cifii.i; C iH Z  ---------1------------- —— -»

S,Z 0,1 O.z I

ч.е. Д ля п и т а н и и  с и с тем  п н е в м о а в т о м а т и к и  к  

СТА7И8НМ необходимо подводить сжиты и 833ДУХ 
ДАВЛЕНИЕМ 0,30-0,6 МЛ с/.

Кл а с с  з  и гр а  у н  е й  не с г и сжитого в о з д у х а  н с  

ДОЛЖЕН БыТв КУНСЕ 1 ПО ГОСТ 17435-80.

Р ас хо д ы  с ж а т о го  в о з д у х а [ н п6/ ч)  с о с та в л я ю т :

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я  с т а т и в а

a m С1П1.1; С1П2.2 C1P0 c m .  1; a  ? i. г

t , s 2,5 7 8,6

45. Щ иты  РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАТИ БЫ РАЗРАБОТА

НЫ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ 3 ПРАКТИКЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВ И ТИПОРАЗМЕ

РОВ ЦЕНТРНЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ- 

ЩИТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ и с т а т и  б ы  прям оточн ы х  

СКВ РАЗРАБОТАНЫ  д л я  КОНДИЦИОНЕРОВ ТНПА  

К7Ц Z 'i'O .... К Г Ц  2-2SC, РЕЦИРКУЛЯЦИОННОМ СКВ  -  

-Д Л Я  КОНДИЦИОНЕРОВ ТИ П А КТЦ 2-10.... К ГЦ 2 -8 0 .

5. Размещение аппаратуры  управления и сило
вого ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

5.1. ЙПП АРАТУ РЙ уп р а в л е н и я , в к л ю ч а я  с и ло в ы е  

блоки, РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЩИТАХ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНДИЦИОНЕРАМИ ( CM- 304- 01-  17. 85 И soli - 02-52.67)
5 2 . ЩИТЫ ПРИНЯТЫ ш к а ф н о г о  и с п о л н е н и я  о д н о 

с т о р о н н е г о  ОБСЛУЖИВАНИЯ.

5.3. Ра з р а б о т а н а  с е р и я  щ и т о в  у п р а в л е н и я , к о т о р ы е

ОХВАТЫВАЮТ РАЗЛИЧНЫ Е ВАРИАНТЫ СОЧЕТАНИИ КАК 

ЭЛЕКТРО ПРИЕМ НИКОВ, ТАК И РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ СО

ЧЕТАНИИ ИХ МОЩНОСТИ.

6. Р е к о м е н д а ц и и  п о  с о с т а в л е н и ю  з а д а н и и  н а

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ

и  си лов ого  ВЛЕКТРООЕОРУДОВАНИЯ.

6.1. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 

СОСТАВЛЯЕТСЯ п о  общ еприняты м  ФОРМАМ ( см . 
н а п р и м е р  h Ре к о м е н д а ц и и  п о  с о с та в у  и  о ф о р м 

л е н и ю  ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КИП И АВТОМА

ТИКИ С АН 7 ЕХ СИ С ТЕМ ПЪ~53У С А НТЕХ ПРОЕКТ

И- 1 3 8 2 ).

П ри СОСТАВЛЕНИИ ЗАДАНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ав том атизац ии  необходим о ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТ

СТВУЮЩИЕ ГРАФЫ ФОРМЫ ЗАДАНИЯ, УКАЗАВ ТИП КОН

ДИЦИОНЕРА И НОМЕР СХЕМЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ АЛЬБОМУ.

6.2. 3АДАНХЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И СИЛО

ВОГО э л е к тр о о б о р у д о в а н и я  в ы д а е т с я  по форма п р и 

в еде нной  НА СТРАНИЦЕ 16 НАСТОЯЩЕГО АЛЬБОМА.

П р и  з а п о л н е н и и  с тр о к , в  к о то р ы х  у к а з ы в а ю т с я  

Зн а ч е н и я  м о щ н о с т и  э л е к т р о д в и г а т е л е й  в е н т и л я 

торов и НАСОСОВ, СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДАННЫ£у ПРИ

ВЕДЕННЫЕ В ТАБЛИЦЕ 2.

П рим ер  з а п о л н е н и я  9 ормы з а д а н и я  н а  про екти ров а 

н и е  УПРАВЛЕНИЯ и СИЛОВОГО ЭЛЕКТРО Об О РУД О ВАН ИЯ ЛРИ- 

щ ВЕДЕН НА СТРАНИЦЕ17.

7. У к а з а н и я  п о  п р и в я з к е  Альбомов 1 н х т  р а з д е л а  

„ А в то м а ти з а ц и я  1!

7.j, При п р и в я з к е  а льб о м о в  н е о б х о д и м о :
7.1,1 Н а  л и с т а х  с х е м  а в т о м а т и з а ц и и  ;

-УК А З А ТЬ  В ТАБЛИЦЕ ПРИНЯТЫЕ В САНТЕХНИЧЕС

КОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ОБОЗНАЧЕНИЯ ( НОМЕРА)

к о н д и ц и о н е р о в  ( с и с т е м ) ,  к  ко то ры м  относится

СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ , ПОМ ЕЩ ЕННАЯ В СООТВЕТ

СТВУЮ ЩЕМ АЛЬБОМ Е/

-У К А З А Т Ь  ЗАД АННЫ Е ЗНАЧЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМ Ы Х И 

КОНТРОЛ ИРУ Е  Мь/Х ПАРАМЕТРОВ’

7. 1. 2. ИА ЛИСТАХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫ Х ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СХЕМ п р о с т а в и т ь :  В ДИАГРАММАХ з а м ы к а н и я  к о н 

тактов  з н а ч е н и я  ТЕМПЕРАТУРЫ  „ ТОЧКИ РОСЫ11 
и  ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ,
ДАТЬ ссылки ИА НОМСРА A/JbSOMOS „ЗлРАВ-
Л£Ние и  силовое ьлекгроорорудоёлнис" сог/грежо
г*Аи*ще 3

\

_____________ ??& /£• О /
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7.4,$. Нй ЧЕРТЕЖАХ ОБЩИХ ВИДОВ ЩИТОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИЛИ С7ЯТИ306 УКАЗАТЬ СООТВЕТСТВЕН НО КОЛИЧЕСТВО щ и - 

J 70S АЛИ СТЯГИ 50 6, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗГОТО&Л ЕНИЮ  

ПО ДАННОМУ ЧЕРТЕЖ У.

7.2. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФ ИКАЦИИ  

НЙ ПРИВОРЫ Н СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ДНЯ ОБЪ

ЕКТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСП0ЛЬ308 АТЬ ‘ ПЕРЕЧНИ, ПРИЗО- 

ДИПо^Е НЙ СТРАНА Ц НА 11, 1$( 1$.

12. Количество  э к з е м п л я р о в  а ль б о м о в , п о д л е ж а 

щ и х  ПРИВЯЗКЕ, ДОЛЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ С УУЕТОМ 

д о п о л н и те л ь н ы х  экземпляров, НЕОБХОДИМЫХ д л я  вы 

д а ч и  з а д а н и я  з а в о д у -  и з г о т о в и т е л ю  щ итов РЕ гу л  и »  

раьйний (стнтиооё/

Количество экземпляров Альбомов д ля  Вы д а ч и

^ЯД ЯН ИЯ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ ДОЛЖНО быть ня ДАР

э к з е м п л я р а  в о ль ш е  к  оли чес те я щитов (стягивав)^ гкщ- 

п ен ящ и х изготовлению  по с о от в е т с т о у  ющ ем у АЛЬ

БОМУ,

74. П р и  ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛЬБОМОВ 1+ ////; X/+XV//

XV!// д л я  те хн о ло ги ч е с к и х  схем СКВ с и с п а р и  т е л ь 
н ы м  н а г р е в о м  н е о б х о д и м о :

7. 4.4 S  of чертите з а н о в о  схем у я  втом н ти зн  ц  ни.

7. if. 2 Н а  л и с т а х  п р и н ц и п и а л ь н ы х  схем в н е с ти  

с ле д ую щ и е  и зм е н е н и я  и д о п о л н е н и я :

— 3 ТАБЛИЦАХ, ПОЯСНЯЮЩИХ НАЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛИ

РУЮЩИХ КЛАПИНОЗ, УС ТАНАЗЛИЬ А£М ЫХ НА ТЕП/ia -
н о с и те ле  к в о з д у х о н а г р е в а т е л ю  первого  п одогрев а ,

УКАЗАТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КЛАПАНА К ТЕПЛОПРЕОВ- 

Р АЗОВ ЯГЕЛЮ К А  МеРЫ ОРОШЕНИЯ (  3 СХЕМ АХ С ДВУХ

СЕКЦИОННЫМ з  о ь д у х о н а г р е в а  ге лем  для у п р а в л е н и я

КЛАПАНОМ ТЕПЛОПРаОЕРАВОбАГЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ цепи 

УПРАВЛЕНИЯ к л а п а н о м  УТОРОМ с е к ц и и }’

-  СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ ЗАЩИТЫ ВОЗДУХО- 

НАГРЕСАГ&ЛЕИ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И КАМЕРЫ ОРОШЕ

НИ Я вы полнить  s  с о о т в е т с т в и и  С ПРИМЕРОМ Г 

“  В н ести  с о о т в е т с т в у ю щ и е  и зм е н е н и я  в тексто

в ую  ЧАСТЬ Д  И АГРА ММ Ы ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ ДАТ

ЧИКОВ ЗАЩИТЫ, п р и  необходимости ДАТЬ ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ДЛЯ ДАТЧИКА SK4 (Д ЛЯ ТЕХНО

ЛОГИЧЕСКОЙ схемы, СОВМЕЩАЮЩЕЙ ВОЗДУХОНАГРЕВА

ТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И Т£ПЛ0ЛРе06РА30ВАТЕЛЬ 

к а м е р ы  орош ения); х ь хм

-  ИСКЛЮЧИТЬ КОНТАКТЫ КШ(НЛЬВ0ПЫ 1-Щ и В Р1( АЛЬБОМЫ XV, X Vi а) 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУСКА НАСОСА ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕПЛОНОСИ

ТЕЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА; 

-ИСКЛЮЧИТЬ ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ SP1 ( АЛьБ ОМЫ XV, XVU1)
-  ПРОСТАВИТЬ б ДИАГРАММЕ ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ

РЕГУЛЯТОРА PS1 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ у ТОЧКИ
п

PO Cof.

I .H .b.H r о б щ и х  Ви д а х  с т а т и  во в и в их т а  е л  йц а х  

соединений и подклю чения необходимо:

- ИСКЛЮЧИТЬ ДА ТЧИ К - РЕЛЕ  ДАВЛЕНИЯ 8Р1 И ЦЕПИ

п о д в о д и м ы е  к  н е м у(  альбом ы  XV, xvw)/

-  ЗАПЕНИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ КОРОВКУ КСК~ 32 НА

ХСК- /6 (  а л ь  вам ХУW ).
7.д.£/, И  а  с х е м е  подклю чения в н ести  с л е д у ю щ и е  

изм енения и  д о п о л н е н и я :

-  ИЗО В РАЗИТЬ ПОДКЛЮ ЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ЗАЩИТЫ  

О Т  ЗАМ ЕРЗАН И Я СОГЛАСНО ПРИМ ЕРУ/;

-  а а ль б о м а х  /-г IV ; X/-X/V цели к исполнитель

ному МЕХАНИЗМУ МВ/, А В АЛьВОМАХ V-r Vf/i К ИС

ПОЛНИТЕЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ MS2 ПЕРЕАДРЕСОВАТЬ

к и с п о лн и те ль н о м у м е х а н и з м у  МВ/О;

-  3 иль зом их XУ, XVH! тру вы к исполнительном у  

механизму ИМ/, я в Альбоме XVh к исполнитель

ному М ЕХАНН2МУ HM2t ПЕРЕАДРЕСОВАТЬ К ИСПОЛ

НИТЕЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ ИМ/О.

7S- П ри  и с п о ль з о в а н и и  Альбомов /-/V; X I -X V . xvui

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ СКВ ВЕЗ НАСОСА ДЛЯ ЦИР

КУЛЯЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 803ДУХ0НАГР£ЬАТВЛЯ ПЕР

ВОГО подагре ь а  н е о б х о д и м о  :

7.S.4. И й  ОБЛОЖКАХ И ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТАХ ив ннимс- 

НОВАНИЯ АЛЬБОМА ИСКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СЛОВА 

ОСНАЩАЕМОГО НАСОСОМ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

7.S.2. Н а  ли с та х  схем  а в т о м а т и з а ц и и :

-  ВЫ ЧЕРКНУТЬ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ н а с о с ;

-  ИСКЛЮЧИТЬ В АЛЬВОМАХ XV,' XV/// ДАТЧИК- РЕЛЕ 

Д А & лениЯ  ВР/;

-  в н е с т и  д о п о л н е н и я  з  со о тв е тств и и  с пунк

том 7 1. /.

7 S 3 . На  л и с т а х  п р и н ц и п и а л ь н ы х  с х е м :

-  ИСКЛЮЧИТЬ КОНТАКТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПУС

КА ц и р к у л я ц и о н н о г о  н а с о с а f к / q - п р и  э ле к тр и 

ческой СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ И S P / - ПРИ ПНЕВ
МАТИЧЕСКОЙ с и с т е м е  р е г у л и р о в а н и я ) j

-  ИСКЛЮЧИТЬ Д А ТЧ И К -Р Е Л Е  ДАВЛЕНИЯ ЬР/
( АЛЬ БОМЫ XV; X VIИ).

7 S.4 Н а  ЧЕРТЕЖ АХ щ итов р е гу л и р о в а н и я  и стати  -  

bob н е о б х о д и м о  ■

- УКАЗАТЬ НА Общих ВИДАХ КОЛИЧЕСТВО ЩИТОВ РЕГУ

ЛИРОВАНИЯ ИЛИ СТАТИ нов, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПО 

Д АН НОМУ ЧЕРТЕЖУ, ■

- ИСКЛЮЧИТЬ НА ОБЩИХ ВИДАХ СТАТИ ВОВ ДАТЧИК -  

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВР/ и ЗАМЕНИТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ 

коровку КСК-32 НА ХСК- 16/

- ИСКЛЮЧИТЬ в ТАБЛИЦАХ СОЕДИНЕНИЙ и  п о д к л ю 
ч е н и я  ДАТЧИК- РЕПЕ ДАВЛЕНИЯ ВР/ И ПРОВОДА, 
подводимые к н е м у.

S04-QS-31.87 к Ш 2 Ш
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7.5.5. Н а  с х ем а х  п о д к л ю ч е н и я  и с к л ю ч и т ь  ц е л и  с 

МАРКИРОВКОЙ 26р и  27р (  АЛЫз ОМЫ / г - I V ;  X i+  XV;X'////}, 

7.0. УКАЗАНИЯ ПС ПРИВЯЗКЕ р а з д е л Q& „ У пряв/tsНИЕ 

и  с и л о в о е  э л е к т р о  а$ а п уд  os и н и е 4' п р и в о д я т  см в  

А льбом ах О ( см. 5 0 # -0 1 -1 7 ,8 5  И № -0 2 -3 2 .2 7 )

7 7 Р н з д алы „ Автом атизация" и // У пра в лен и е  
и сило лее ул е к тр о о б о р у д о н а н и е " данных типовых 
проектных Решении позволяю т разраб аты в ать  

и ндивидуальны е  п р о е к ты  см еж ного  раздела при 
условии с о х р а н е н и я  основны х  Решении по пос
тро ен и ю  схем уп р а в л е н и я  и регулиро вани я  и

их ВЗАИМОСВЯЗИ.

П ример 4
П ривязки  я л вес по а !+ И///; Xi^XVI; X VII/ для 
СИСТЕМ к о н д и ц и о н и р о в а н и я  в о з д у х #  с

И С П А Р И ТЕ ЛЬН Ы М  Н Я Г Р £ 3  ОМ,

А. Кондиционеры  прямоточные с те п ло п р е&в р а -
80 SA ТЕ Л  ЕМ К НМ ЕРЫ  ОРОШЕНИЯ / ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ 

А Л р БОМЫ /4-/ У ; X V ) ,

j .  Д а т ч и к и  з а щ и т ы  к а м е р ы  о р о ш е н и я  о т  З А 

МЕРЗАНИИ ( И305РЙЖЯЮ ТСЯ П Р И  ПРИВЯЗКЕ ИЯ ПРИН

ЦИПИАЛЬНОМ СХЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАМЕН ДАТЧИ

КОВ ЗАЩИТЫ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА)

Д и а г р а м м ы  з а м ы к а н и я  

к о н т а к т о в
Д атчик температуры  s k i

Z. П о д к л ю ч е н и е  д а т ч и к о в  з а щ и т ы  к а м е р ы  о р о ш е 

н и я  от з а м е р з а н и я  к  щ и т у  р е г у л и р о в а н и я  и л и

СТЯГИ&У / СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДИТСЯ 8 СООТВЕТ

СТВИИ С ДАННЫМ п р и м е р о м )  .

Ы) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АЛЬБОМI;Ш; !'/- щнт РЕГУЛИРОВАНИЯ Ц5Л/- {Д 

А Л й SOM / / -  ЩИТ РЕГУЛИРОВАНИЯ Щ5ГН-0Д

1185
1Р

К  ДАТЧИКУ ТЕМ Л С- 
РАГУРЫ ВОЗДУХА. 
ПЕРСД камерой оро 
Шеиия 8 кг

SKZ

го У Р -

ЗР

СКВ

4Р 2 Р

ш чя к
Ь Щ -
Щ №ИЯГРЕЬЯ-r u i n
ТшчнА
ТШОРЯТУ- Pii! 05РЯТ'
ноги тепло- носителя

tuiar
5 &
| SIs

' Щперяту-РП M03WX*
я я ю.

8§5

S?6

Д и а гр а м м ы  зам ы кания

КОНТАКТОВ

Датчик температуры ski

n f 3-1-2
ТЕМПЕРАТУРА ВЗЗЦУП ЛСРБД 403ДУХ0НЯГРС SATEAEM-МК ЫС M*C
-l----- !----- 1

rl l-----

По ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
РйвФГвн документации

К  АВТОМАТИЧЕСКОМУ 6ЫКЛНГ

В СХЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

Д атчик т е м п е р а т у р ы  в к з

чягёл~ю1ГЛ,

К АйТЧаКУ ТЕМПЕРАТУРЫ *03£У- 
ХЯ ЗА КАМЕРОЙ ОРОШЕНИЯ SKii

S )  П невматическая система регули ро вани я  
альбом XV— с ГАТИВ С//74

г~х

L

п

QZaEfi!Чс-J

SK2

lA.
S СХЕМУ УД- 
РШСИИЯ

аш1
датчик темI d
орошениящ

ТУДу- i-2

tiЗц,й*

ТЕШРАГУРА №ДШ 
Л£Р£Д КАМЕРОЙ 
ОРОШЕНИЯ-СО* с 3*с чО?С
. ■ ., X---------- i

/-2

По ЗЛСКУРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСК 
Тн РкЗОЧСИ ДОКУМЕНТАЦИИ

К СИТЧИКУ ТЕПЛСШУРЫ **SKZ*

! К  ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ. 
ВОЗДУХА ЗА КАМЕРОЙ 
ОРОШЕНИЯ SKli

С ТЕПЛО ПРЕОБРАЗ 03 А'

Д а тч и к  т е м п е р а т у р ы  5K#

т з - 1 -  г

к
й !

Т&тёРА7УРА ВОЗДУ
ХА ЗА КАМЕРОЙ
орошения
-W C  У*С Щ Чl I !

н ■ L______ т ё Ш

ПЕРЕД КАМЕРОЙ ОРОШЕНИЯ

S. К ондиционеры  п рям о точн ы е
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№ Рециркуляционной
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5.2. Се тч а ты й
6.1.PUcWst сшкировРНЯбУсо Ш тяупрпзлснйа ОПРО

ЩАЙ* E К ПОЛКАМИ, РАШ ПОЙЕННЫРЩ У МЕХАНИЗМОВ
62.1. И3 ДИСПЕТЧЕРСКОГО пункта

Ц ИОННОЕ ИЗ ОЕСЛУЖИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ЪЛОКИРОВКЙ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТСИСТЕЯ*С КОНДИЦИОНЕРОМ

НеОСХОДИМОСТЬ АВА
РИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 
КОНДИЦИОНЕРА, й
Управление клапаном 
кару*ноге воздчха пре
ф ети ш е*  В ПРОЕКТЕ 
УЯРЯШНЙЕ НЯПРрШЛ- 
НИИ АППАРАТОМ ПРЕДЧС' 
МАТРИВАЕТСЯ В ПРОЕКТЕ

ДАТЧИКИ

иг. Температуры SK3

Ре ж и м
пуска

ЮЩ ИЦНЗ'

Схема 
решай РВ
BhHMJA.

8.1. ПРИ ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ ВОДИ В ТЕПЛОСЕТИ
8.2. При пожаре * *

31. Управление и силе вое электрооворудоаш

5.2. Р.ВТОМАТИЗРЦИЯ
101 Уп ра влен ие  a m o m  н ек тр о о в о р з м ш и е

ю.2. йвтоматнзация

111. Тем пературы  $кг

и. з .  Температуры SKi
1/.Ч, Влргосодерж.яни* sw
115. Потока воздуха S3/

тип
1 Ж .
Ш А

116. ДАВЛЕНИЯ  ̂ВОДЬ!{ПОСЛЕ НРСОСй)  SP\ЭКМ-1У
л. 1. Вариант![используются 'нетчики SK2 и SK3}
122 Вариант I / используются датчики sk2 иъкч)

ПЕРА }м 1АРШ Т£{м лоШ Ш С В _ ДАТЧИКИ $K2j 3K}v W).
13.1. Электрические

13.2. Пневматические
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У казаний по заполнения РРЯУЯ
чарка

SKA ЗИП Об ОЗНАЧЕНИЕ 
кондиционера

У к а з а т ь  т и п  к о н а м ц и о н ш

Пр и н я т ы й  н е м  г

МЕХАНИЗМОВ ОТМЕТИТЬ

зн а к о м  „+*

1. Проста вить принятую велит* 
ну мощности электродвигателе вл
СООТВЕТСТВИИ с ТРВЛ.2 АаЬБОМРД 
РАЗДЕЛА „ АВТОМАТИЗАЦИЙ"

2. Сели МЕХАНИЗМ С ЗЛЕКТРОДЫГА 
ГЕЛЕМ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, 
СТАВ ИТ С X ЗНАХ„~"

.•.ПРИНЯТЫ* ТИП ФИЛЬТЕЯ С ЭЛЕ*7РП&* 
Г МЕЛЕН. ОТМЕТИТЬ ЗНАКОМ „1 * •
?. ЕСЛИ ФИЛЬТР г  Э№1POP витСТЕЛЕМ НЕ 

тАУСМЯТРИЕА17СА1 те  змяхвю 
/, Вп.Е.1 ПРОСТ*вит* знак  „ + ' я 
t .ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ § ЧНТИ А УСТЯМ- 

ЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТМЕТИТЬ 
ЗНАКОМ „ +  *

З.ЕСЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ У ПРАЕ А (НИР ПО 
/7. П. В 7.1 ИАкМ6 г г НЕ ПРЕДУСттржВА ■ 
ЕТС Я ,  ГО ЗНАКОМ ________________

В КАЖДОЙ ИЗ Гр Р ф З ... 7 УКАЗАТЬ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫТЯЖНЫХ ВЕКТСитМ' 
СБШИРОМАННЫХ с СООТВЕТСТВУЮ*** 
КОНДИЦИОНЕРОМ_________________________
1. ПРИМЕНЕНИЕ ЕНДОВ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТМеГНЧ ЗНАКОМ,. + * ^
? ЕСЛИ АЗАРИН НОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ НЛВ.1

П р и н я т о е  р е ш е н и е  о т м е т и т ь
З Н А К О М и +  4

' В КЮКЗэЙ я Г г Р Я Ф З -  7/тУЙТУКАТАТЬ  
КОЛИЧЕСТВО НАПРР9А А/О Щ УХ АгТПАМ7О И гЛ  

Ш Л И  HAnfiABAPfOiiJyy ЯППАРА" n p s fiie w l- 
PH 8 A STOP О АЯЗдеЛЕ „ РОТОМАТИЗАЦКА* ТО 
S /7./0.3 ПОСТАВИТЬ ЭН АХ *+".

/ В ГР АРЕ 2 ПРОСТАВИТЬ ТИП р.РТЧН- 
КР.
I -  Пр и м е н е н и е  да тч и ко м  о т м е т и т ь  

з н а к о м  ,.ч
3. Е с л и  д а т ч и к  н е  п р е д у с м а т 

р и в а е т с я  ,  ЗНАКОМ  , , ' Г

Принятый вариант отметить
знаком  л.

Принятое.
ОТМЕТИТЬ

РЕШЕНИЕ
ф "#/ Г

* я лА Л ^ м г/в £ гЛ Р?^1 * Рг?В̂ ,Ш УПРАВЛЕНИЙ И СИЛОВОГО ПРОВОДА (КЯВЕЛИ) , СОЕДИНЯЮЩИЕ ЭТОТ КОНТАКТ С КЛЕММНИКОМ
ЗЛЕКТРООЕОРУДОВРНИЙ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТГИСГеМ ----------- у ------------
в ы д а е тс я  отдельно.

* я Ко н та к т  д л я  отключений кондиционера, я

З а д а н и е

ЩИТА ЦЧКЗН, ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ В ПРОЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 
РАЗ РА ВАТЫ ВСЮ ЩЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ КОН
КРЕТНОГО ОВЪЕКТЙ.

ТАКЖЕ С О СТА ВИЛ И
ИУнЩ
ЗАДАНИЯ

Наименование организации [лоз •пз;
Ч№ Ш  Т Т А Ш  *»■ ИПИМЕНО ВЙНИЕ Г,РОЕК ТА Должность Фамилия Подпись IjATA
________________ ? __________ 3 _ i s  1_ ± _____ 7

ГИП |1 Андреев

I...8 ГПИ ПРОГПВЕНТИЛЯЦНЙ Отопление, вентиляций и ЧАЧ,{ГГ.Шц)оТй.\! Петров
'ijVj -

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА ____ Psx.rp.____ Рустшвич
З с

____Лг____ к

2...Я
Автоматизация отопления, ГИП БОЖКО Ч:____-С*---- 3 3 .

ЦПКЕ-37 ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОННА1 гд. сям} ад. Семенов
РОВРНИЯ ВОЗДУХА. \\ Р ж  ,-р. \pE7P0SCm

Г ч 1 ,
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t. TpE5<J€MSHE ПЯРЯМЕГРЬ/ 803ДУХЯ S ПОМЕЩЕНИИ: 
-При ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ t $ f s /
- При ЛЕТНЕМ реж им е  t s ^ t  ¥$

2. ТЕПЛОВОЕ НН ГРУЗКИ В по м ещ ен ии:
-в  халоднЬ/и период  годя + £ Q  f~ £ Q) , '
- 3  ГЕПО&И П&рнод годи +&Q.

L 'd  ДИЙГрНММЙ

ХолоднВ/и период годя: точки *;з;з;4 { t f js  
Теплом период годя: точки $;7; з ;9.

! !

< 2 & Р /А 0 /
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Гл.сы*
ТЖслец-

¥>HHr£Ps&&*<i\
р1Л0бСШ\^АЯ.чбчинсГин'КиУЕ. 3 D 4 -D 2 - 3 1 B 7  ДОВЗ

Ш~гр. 
От. ним, 
сттн . я Г2ИУ Шомягизяоии ЦЕНГРЯЛОНШХ 

панд ицианероё
Я053Е8Я г̂ядяэ\лясг \рнсгоЕ^

Н MriT* HriKrtVQPOte JvncuX
1 1 \37  1I

Й Ж И У -  САКТЕХЛРВЕКТ1
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/. Tp£f4&*6fc' ШгРЛМеГрИ И0ОДУ/О? & ЛОМ£Щ£ННИ 
-Wit j*MH№ P*MM£ tSi Щ  
-При Л£ТИёМ P£W*H£ ? $ - ¥ & %

ZTSMG&S фГР&ИИ S nOMSSlf£H#tt:
- s /модный период года + $ Q  

—о ?£ллш  пар иод г о д а +2%.

i - d  длагрпти

Холодиуи период годи: точ*и№;$;Ь (4%S. 
Теплый период года: точил $;?;И 'А

904-02-3157 А063
ЖтШгиЗЩ*# цыгрмЪиш иокзиаа- онер аь

1— уемологичеше 
I— Iсхш  л* и* *$/.?

ЩфГЯЛисг ирам

СДйТЕХПРОЕКТ
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f. ТревуемЬи пярямвтрЬ/ воздух я В ПОМЕЩЕНИИ 
круглогодично t s ; fs  

гТЕЛЛОбЬИ ня грузки в ПОМЕЩЕНИИу 
-входамиОм ПЕРИОД годя +£<${-£щ  
- в ТЕПЛЬ/И ПЕРИОД годя +&Q

с

Холодном период годя: точки f; в; з;к(ОЦ;5  
ТеплЬм  период гш> точки в ; в; к; в

___________ # & & & /

ШЧ-П2-31.87 АОВЗ
Двгамягнзяция центрялЬШх 

кондииионепоё
О-мня ЛИСТ Листов

3
Технологические схемы 
л» / » "  е. 1-н; г. г-н. ЕАН ТЕХП РОЕК Т

копирозял:А&№^ , Формят П2
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/Тревуемые пнрнмегры воздуха в помещении 
круглогодично is; fc  

г.Ткпловые нагрузки в помещении:
-в  холодный период года + £ q (-2 Q );
-в теплый период годи

C-cf ДИЯГрЯММЯ

с

Холодный период годи: точки/;2,3; 4 (¥};е. 
Полый период гщр\ точки B/Bji’S e t M -o - t

S D H E - 3 1 B 7  А О В З
Авгомягтциа онеров. * центральных кондици*

сшин\ лист Ш Ш

Шнопотичесш схемы
Н!Н* 2./; 12; СЛНТЕХПШЕКТ

toмрое«*сх, . $ ojm r* 7
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Cxmfh/1*3*4

-в  холодный период годл вен тих и $2 -  открыты, вентили 4 'ty f-ш рш ы  
-  б теплый период поди вентили -звкрыты\ вентили 3,’fy f ‘открыты

t - d  диаграмме

/. Требуемые триметры воздух* в поме
щении круглогодично is ; Уе; 

г.Телловые ннгрузйи в помещении:
-в  холодный период годн т £ д  {-£ $ £  

-в теплый период годе ngq.

Схеме h °3.z

Холодный период годе: точки /)&3,'4(ЩГ 
Теплый период годе: точки 6;3;H;S.

ш зш *ш ш 1увтв1 9D4-D2-31.87 A D B 3

CAHTCXnPDEKT

КЪПИРШЛ: СА Фор мет Я 2



Схем а л*о
14

с-с/ ДЯЙГРЯММ*

/. Тревуемые параметры воав?*%> * помещении* 
холодны и верном годя 

-в теплый период подл .
t.тепловые нагрузки 
-в  холодный период по№ т *<*1 ч/ 
в теплый период подл г *ы-

Холодный период года: точки 4&з;а (tys 
Теплый период годе:точки G/Z'B/9.

м ш
&*№ ,***

V/ft Ьонк/н-ш/

УШЯП ШОВЕШ W&M1

чгл

___________________ & М Р -С > /

S D H E - 3 1 .8 7  А 0 6 3
Мзгомлтизщир центральных 

комиаионелоз.

Технологические схемы 
н*н*4/./-Н; 4-2-Н.

ШШШШЖшшйл

1 ±
САЙТЕ ХПРОЕКТ

BbWWWCf cpopmrPZ
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/• Трезуемw  пярямЕтры воздуха в пом ещ ен ии :  

- в  ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД Г  ОДР 4$; # £

-РППРЫЙ ПЕРИОД ГОДА i9) fy ;
г. Теп ло в ы е  н п г т м и  3  п о м е щ е н и и :

- з ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА* £ Q I-2 Q );
-в  теплы й п е р и о д  г о д а

Холодный период подл: 704/си 1;2;3; 4 (tfjf 
Теплый период годе: tiw h$?S;9.

S<?4ZS*C>/
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[ кемЯ M4S.i Схем я /V* б  2
ПомещениеПомещение

Л, ®

L -d  ДИЯГРЯММА

I Требуемые пяряметры воздух* в по
мещении КРУГЛОГОДИЧНО ЬЧ; Л/

2. Тепловые нятзки  в помещении:
-  в холодный период годя+4-Q ( -Z Q ) ;  
- 5  теплый период годя+£С(;

1400%

Холодный ПЕРИОД ГОДЯ' ТОНКИ4;2; Jfi);4 
Теплы й период годя: точки 5; Z; 3 / 4 .

ш ш  g

шгр- пДЧйегомятизяцея центральных милиционеров.
ЗЖЕ-ЗШ AQB3

Шня

Т е х н о л о г и ч е с к и е  схемы 
Pt'W  SJ; S.2.

лист ЬшстоЩ

САНТЕХПРОЕКТ

K/tJWMAAJt! Лог И Иов Я
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i-cf дипгрямия

ч.Тревувмые лпрямвтры воздухя в помещении гругло- 
гадимо ip ; Щ-

2.Тепловые нягрузди  в помещении-.
-  в холодный период ищя * £ q (-W l

-В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДЯ + /<?.

№/00 Уо

холодный период годя: точки /;2;3; Щ г.
ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД Г0ДН70ЧРИ 6/3,'4jS?

A rs / S -e Y

904-D2-31.87 АОВЗ
Рвтомигизрцир онеров.____ ценгряльнь/х Конди ци-

Стя/м

Технологические схемы 
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Схема *•?./
Помещение

Схем а л ' 7-2 Помещение

4  ©  ©

i~d ДИАГРАММА

/■ТрВвУАМЫе ПАРАМЕТРЫ вОЗДУХЛ S ПОМЕЩЕНИИ'- 
~3 холодный период года t$; (%'
-е теплый период года i s 4 i 4 i g -  <Р4 %
г.Тепловые нагрузим в пом ещ ении:
- в  холодный период года г  (~£Q)j 
-в теплый период года +£Q]

Холодный период года:
Теплый период году, точки $;7,%9,

Ш ЩГемме
ШШ.

'&&L
.кем.'HSSLL

m#L
тти лум

KofiesA
Шнтр. Никифорова Ш

3 M H -3 1 .B 7  AQB3
■£t̂ неро™3***** Ценгрильнш Кондици-

Щц*к

Технологические схем/ 
три* 77;7.1

Лист
12

Листом

СДИГСХПРШКТ

КМИ/ООММ; СА, форндтРЧ.
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1. Т р В б У Е м Ь Ш  П Я р Я М Е Г р Ь  В О З Д У Х *  в  П О М Е Щ Е Н И Е

к р у г л о г о д и ч н о  t s ;  f s .

3 . Г Е П Л О б Ы Е  нагрузки в  П О М Е Щ Е Н И И :
-  в  Х О Л О Д Н Ы Й  П Е Р И О Д  г о д *  +

~8 теплом триод год* +£Д.

L - d  Д Н П Г р Й М М Я

Холодный П Е Р И О Д  П О Д * : точки ТеплЫи триод годт точки 6; 3/4; 5,
О /

ф НИГЕР л И И
S J 4 - D 2 - 3 1 . B 7  A D B  3ОшовсШ\ __ j;

ШШ ф РН6ЧННСЩ I
\Р№,гр-\щронштъЕм ш\ Явтомягнзяция центральных

кОНДИЦИОНЕРОЗ.Ш Ш Г' ТУ4УП0ВЯ
— I\СгмняШсг Аистов \

ЛЯЛ/Ш/Л fA'/л-гл
[ 15 j

Технологичеокне схемы 
Н°Н° /0.1-Н; /0.2-я СЯНТЕХПРОЕКТ|

ton ирод ял: Форме:  *г
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L~d Диаграмм*

чТрееуемые параметры воздуха в помещении с 
круглогодично is ; fs ;

2.7&мовые нагрузки В лома щенки:
~з холодный период года T ^Q  
- в гегмый период года +SQ.

холодный МРИЧД годцточкиЪъММ ? 
Теплый период года: точки 6/ЛЛ'У

Ш и Р̂мгвр г
Я Ж Е - 3 1 8 7  A0B3а ж

tyemL
ШРЙСМО
Ш тШМ&гр, ц т т т tf t Ъ торглгищия аеигрмьньгл коми-

ЦИОН&ОЗ& ш . щ м м
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т ш т г и & с т  схемы 
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чТрееуемые трпмегрч зоздухп в помещении:
-в холодный период годя 4р,Уе 
-втеплый период годе is ^ i£  69;  Уе^У^Уе 

2.7епловые нягр у з ы  в помещении-/сруглогодично
+ П

Холодный период подо: томи 1; 2/3;4;S’ 
Теплый период годе: точни $; 7;  8; 9

______________ £ 2 4 * 0 -0 /

ШЧ-02-ЗШ АОБЗ
дзгомигизяция центральных иондици'
v rte rv v

Стлань Лист л и т
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Технологические схемы
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/. Тр£бУ£МШ ПАААН£ТРЫ ВОЗДУХА В ЛОПем/еННН 
-3  №МДНШ период годе is; %

-В теплый период года i f  о;  <Р/0; 
l -Тепловые нагрузки в  помеу/ении-круглогодично 
Щ

Голодный лерищ год**, точке Г/2;3/ 4;з;- 
теплый период года: г4ум е;7;Л;9;го

£ ?4 /е -с> /
ш ш Фи н го р л № •0 2 -3 1.8 7 АОБЗГАхяиа Ш аднчю M s f
ntirnd р у ш 1щ ы
РШг.ГР. врм&я Аа ш 12J 4автоматизация центральных конди* 

аионБРовСГ-MHtH ТЧлиппйЛ faLjL
Сг.техн Кохзвдя щ Стадия лист листов

2<Н. КОНТР. Никитораь шЗПмш'
ТЪмологичЕские слепы  
н * л ф / е л  fr .z САНТЕХПРОЕКГ
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Схем я № /7./ - н Схема /у * /78 -Н

L~d диаграмма

/.Требуемые параметры воздуха в помещении:
-  в холодный период года ie ; /в;
-  В геллЫи период года ts£**t/o; Уе *У*Яо. 

е.ГеппозЫе нагрузки в помещении•*

-в  холоднЬш период года + £Q {~£QJ;
•8 теплый триод года + &Q.

Холодный период годя: точки /;г ; з; Я; ${$'); в 
Теплый период года: тм и  7; з; у; го,

£ * т - с м

ЭШ-Ш-ЗШ АОВЗ
тШ гн з Щ н я  центральных 

кондиционеров
СГЙДИЯШСГ \fHCTQB
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Технологические схемы 
n * n * / 7. г-н ; п г -  н САНГЕХПРОЕКТ
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/  Третмые пярямегры воздухе в помещении: 
-в  холодный период годя U ; fe;

-s теплы и период годе ie ^ U r ifo ;  f t  
г.7ЬплоМ/е няРрузки в помещении'.
-в холодный период годп+ZQ (~£Qh'
~в теплый период годя *2(1.

Холодный период годя: тми liZ B fiffs ffi. 
теплый период пщя'-точниУ; В,%<о,

ШШГ Ф ингер* Я М К - 3 1 .8 7  A Q B  3Ы-Cfiett. смоет#
Ж&т. рутист
РУк.гр
&ит Ш Ш т

ШУРОВ*
$£$%яттцир центральных хондицио-

ОгГ&Н 'ofsee* я|*# - owe лист листе»
И.митр. Щцрть шш гц
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Схеме Ы’/S.t-H Схеме № !8,г-н

ч

%

N

f. ТрЕбуемЬИ ПЯрвМйГрЫ ВОЗДУЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ
U :  Я

г  Тепловые ня Груз Ни В п о м е щ е н и и .
~В ХОЛОДНЬ/И ПЕРИОД годя + £ $ (• '& $ ){

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДЯ + € Q

L-d диягряммя

Колодный триод годя: точки (,'ё;з;Ц;з№'6 
ТеллЫи триод годя: лзчНи 7;  8; Ц;5; $

9DH-02-31.B7 АОВЗ
Явтамяшяцня ЩнтрнШШ

КОНДИЦИОНЕРОВ
лист ШсгсТОЖ*
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Технологии вс к h i схемы 
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Схем* n * f8,1 Схем,п п 9 /8. В

г  .Тепловые нагрузки в помещении:
-5  холодней период года +£Q (-£$),' 
-б теплый период rojta+£.Q;

Холодный период года: точки с;з; в; it; 5 (S'); 6.
Теплый период года: точки 7/8;Ч;5/$ __

Нан,игл. ‘РВВПЛр 904*02-31. В7 A D B 3Глспеи. ш ш ш
гл, спец. РувчинсМТWKРУК, ГР. ЬронтиншГЫ} А в то м а ти за ц и й  ц е н тр а л ь н ы х  к о н д и ц и и -&. ИНН- ШуловаШШГШаПгГ стадия ЛИСТ Листов
Н. контр.Никифоров* 26

Техн ологи чески е  схем ы  
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Схем а n * w i - h Схем а n« I92-H

< j ^ i

f <
ПОМЕЩЕНИЕ

©

-Ъ холодный ПЕРИОД ГОЛА 6EHTUAU 1;2-ОТКРЫТЫ, AEHTUAU 3;4;5-ЗАКРЫТЫ 
- О  Т Е П Л Ы Й  П Е Р И О Д  Г О Л А  ЫМШ 1 ,* 2  “  З А К Р Ы Т Ы  ,  b E H T W A U  З Д 5 -  О Т К Р Ы Т Ы

I'd . AUAГРДММД

1. Требуемые параметры ьодоха  ь  помещении

КРУГЛОГОДИЧНО Ь ь ; ? б .
2. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ Ь ПОМЕЩЕНИИ'.

-  Ь холодный ПЕРИОД ГОДА + £ Q (~ iQ )
-  ь  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА +£Q

I

Холодный ПЕРИОД ГОДА •• точки 1 ; 2 ; з , ч ; 5 ( 59; 6. 
Тепами период года* точки 7 ; в / Д 5 ; б .

ГМ—м .ы т.
т т .
Qlfa. елец, 
Pvfi.rp.
Cr.t/MMc.

вPtwrepfi
OreafcMf
fySVUHCbtk

Ш

ш
Ш#$)

______________________ & Ш & С

ЭОЧ-ОН-31.87 Ш З
АОТОМАТИиЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНАШ1,НОНЕРОЬ

СТАШ лист листоь
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
к*м* 19.1 - н ;  19.2 - н СМПЕШОЕКТ
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С^ЕМЯ №  f9.f

- в холоднЬш период гадя вентили 1;2 -огкрЫгЬ/̂  вентили 3;4;5 -зякрЬ/гЫ 
-В теп л Ын триод гад* вентили i;z  -зяьрЫгЫ, Вентили 3/4; 5 -o rкрЫтЫ

1. Гр£6УЕМЬ/Е ПЯРЯМЕТрЫ воздш В ПОМЕЩЕНИИ 
круглогодична is ;  % ;

2. Т епловЫе м я грузки в помещении:

•В голодный период го д я+ £ д (’ £ 4 );
-В тепл Ын период гадя +4 $.

i ’ d  днягряммя

G xem r  /V* 19.2

Холодный период годя: точки 1;2;з;4/5 (s};6 . 
теплый период годя точки i ;  8; 4; $; 6,

Нячагд. <РИМГЕР
/вслед . С ш в с т : 4 Ш .
or. art * Ш ч Ш Ш
7W T p i Бронштейн 1ш
Сг.инт. Гт лоБя з.__

у т ш д я  у ж я -п т 'Л Ш .
А

— —

Я ? * / * -* /

Ш Ч -0 В -3 1.В 7 A D B 3
Явтомятизяция аентрялЬнЫх

КОНДИЦИОНЕРОВ

Технологический схемЫ 
№ №  19. f : 192,

Ргя а Щ л и с т ЦистоЪ
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С хемй №20, f • H C x  EM я n°202 -И

ч © /I\®,
Фг-̂ 1\4

/ TpESytMbte пяр я mi rрЬ/ воздухе в помещении: 
• в ховодиЫ тр и о д  гадя t e ; Те.
'В  теплый период гадя in  ;  fn ,

В, ТепловЬа нягрузкн в помещении:
- 5  холоднЫ  период годя +&Q {-& Q)
- б геплЬ/н период годя + £$

f--fOO%

КолодиЬш период годя: точки 5 № ; 6
Гш ь м  период годя: точки 7/ 8; Я; го; tf

ЯНОШ,
Глспсц.

ш

£йОт

Сгипм. 
(У. гем.
{(.контр.

иге г
^ / л - л /

ТИНСМИк
штейн

Щуповв
Xoemn
Никифоров* ЗЯш*и

Я Ж Е - 3 1 . В 7  A Q B 3
гг. 8) Пвгомятизяция центральном

Кондиционеров_______
Шдня

Технологические схемЫ 
n *n °bo, 1 ~н; г о 2 ' Н
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Схеме Л е 20. / Схем» /я°2о.г

/ Тревуемые пярямегры вовдухя #  помеще-
ним’-
- в  холодный период годе ^ejX tj 
- в  т еплей период годе 4//; %  

г.Тепловые нягрузри в помещ ении’*
-з  холодный период года * fQ H Q );
-В теплый период годя *£Qj

№/оо%

Холодны* период годя: гоях и 4  2;З Д ; * $ €  
теплый период год а’ тояхи 7 ; В/9//о;//.

ty&rsn, *
ш ш .
т £

СЩ0С/ГАР_
mmm

с я ш
HJfOHTP.

ФНИГЕР >

тегеии
Шов*, у ев А

Шншшт

ЁМ РютягюлЩв центрлльнУх кондицией

п ш - ш

Я М Е - З Ш  A Q B 3

ОйАМ ЛИСТ

ТехМОЛОГИ ЧЕСГИЕ СХЕМА/н*я* го.(; го2
30

ЛИСТОВ

САНТЕХПРЛЕКТ
кЬпировял: <pqpM*T#Z
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Схем* n *U4 Схем*  N * z i 2

4, Требуемые, п  яря  метры  воздух* а 
ПОМЕЩЕНИИ к р угло го д и ч н о  i s ;  f s ;

2. Тепловые нйгрузки в помещении :
~  В холодный ПЕРИОД год* + £ Q f e Q ) j  
-  в 7ЕППЫИ ПЕРИОД ГОД* + £Q.

Ф М %

Холодный период годя: точки 4,2t Ъ;*М; S 
Теплый период годя; точки s; 7; 3;H;s.

SB

ШША
(Ш ш
Ш ГР
ш ж

ФингеР ^ 7'У

£Ш
Сш всщ
урх&чинти
Вроншпии

4.КОН7Р.
Тхлхлоая
Никифоров/)

#.89Й8Т0ПЯ7ИЗЯЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

о /

9 D 4 -D B -3 1 8 7  А О В З

СгЯйия\Лист\Лиао£

Технологические схемы
№ И 1 : 21.1.

31

CAHTEXflPDEKT
Копировал .* Логино&р ФОРМАТ А 1



AnoM/ff ЯР



Ch
9. Х

'рв
дл

 \/?
&2

T,#
g it

W
A 

W
s.y

.W
jJt

f

I

1-Требуемые ляррмегяь/ е щ ууя  в помещении
круглогодично

2.Т&МО0ЫЕ НЯГРУЗМ в помещении:
-в  ролодный период годя *£ q  ( 'SQ.X 
- г  теплый период годе + ZQ.

i~ d  д и н гр р м м я

Холодный периодподр-.точии 1;2/44' х М '6 
ТРипый период годя: точим 7,e;¥,s;B УШ тш ы Ж лШ ХШ

т ш ш ш ш я т
ш ш ш ш ш ш ж

щ я т т т ж

??///# ■£>/

ЭШ-ЗШ АОБЗ

Технологтес/гие схвт 
Р° 22. /;22.2

кьлнронялi Су̂

САНТСХЛГОЕКТ
<Р/рМЛТП2



к ч--

£ Ь
7 5
8

ч
I

6}

С хема №23. 1

Помещением» f
Ф ®

Помещение neZ
А  ®

[помещение М» пф ф
I

I4 г\ Смеситель f 'л А  -------  1
I T  4 © 4  к*

^  _ Ф

t-of ДИАГРАММА
/• Тревхемые параметры воздуха в помещении 
кттлогодично 6б;

г. гемовые нагрыз ки в помещеныххкрнглопщично 
+20 .

схема м» 23.2

Помещение N4
Ф  ©

Помещение но г
&£

Д

Помещение N41 
Л  ®  ©

Холодный период года: точны/; 2; 3;4;3)Е
теплый периодгода:гочни7;3&Ъе

ЧМ Ш Ш ЗП&Ш ЕШ 9D4-0S-31.B7 AQB3
МЯРШАЦИ* ЦЕНТРАЛЬНЫХ конднцно-

охимамегумстоа

Технологические схемы 
И»/М 23. /; 13.2

PH 34

САНТЕХПРОЕКТ
КопировалКра иннна

tpOPMATlAZ
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Схем*

-В холодный период годя вентили 4;2;7 -ОТКРЫТЫ, вентили 3#;S;6,скры ты  
- з теплый период годя вентили 1/V 7-закрыты, вентили3;$;$,-$- открыты

/Тревуемые триметры воздух* 3 помещении' 
-$ холодный период годя £f; f f ;

-в теплый период подр is; f 6! 
пепловые негру в ми & помещении:
-в холодный период годеt £$(-£$}- 
-в теплей период годп+£$>

С-&ДНЯГРЯММЯ

I

Помещение

©  / D
Схеме н° 2У 2 Помещение

(-r~\
A W  S

Холодный период годя: точки ̂ 2;3/й М}*' 
Теплый период годя: точки 6/7/8.

Иру, от. Шнгер Jt7* 
&ШЩЩО0СЮ9<
Ш Ш Ш ж Щ ь.
Ш
:гимн-
Ш . Бронштейн
г тем.

rm nrn
'■контр.

<ОШВА
Чк̂ оро̂

Ж

ш

904-D E-3187 А О В З
Л̂ омитшция центршш кщицчоме-

■-■- м сг‘
35

ШШШЗнЯШШщ

Яанмагтс/сю am/- 
/r/t° 24. fj 24-2.

кЬонроШ: Cj

САМТСХПРОЕКТ
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СХЕМЯ N45.1 Схем я № 23.2

-  В холимый ПЕРИОД ПДЕ ВЕНТИЛИ f;2 ~ ОТКРЫТЫ ВЕНТИЛИ \4;Д-ЗЯКРЫТЫ.
-  /  г ш $ П Е » т г М В ^ ”Ъг-***»™, а ентнлиЩ з-открыты.

I  ТивЕмемые пйрйметры воздш  в помещении: 
-а  холодный период годя ^s- f  «у 
-в  теплый период годи ilOj if  to.

2. Тепловые нягрявки в помещении:
~а холодный период годней. & ( -£ & )
-  а теплый период годи + £а.

С-о/ ДИЙГРЙММЙ

Холодит ПЕРИОД ГОДЯ! ТОЧКИ f; 2; Sj 4; f(S%t 
ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД гадя: ТОЧКИ 1'■ 9jS) to дШ'Пг-31.87 аш з~

йвпмтизвщп ЦЕИтряпьных коидлционтГ 
т т т т и г т з г -

Текиояогические схемы 
И»И» Ш-, 25.2.

койИРООЯЛ! Кряилиия

гп 37

САИТЕХПРОБКГ
Форм яг-й'У

Типовые материалы для проектирования 904-02-31.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293823/4293823073.htm

