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ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ/ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ/
9D4-DS-1B.S5

А В Т О М А Т И З А Ц И Я  У П Р А В Л Е Н И Е  И С И Л О В О Е  Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е  
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Х  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В

/ Г  ПРИМ ЕНЕН ИЕМ  ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ Р ЕГУЛ Я Т О Р О В /

АВТОМАТИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ  О
ЧАСТЬ 1

РЕКОМЕНДАЦИИ га  ПРИМЕНЕНИЮ
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РАЗРАБОТАНЫ
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Содержание альбома О

н° Н аименование Пнет Ста.

1

Ч асть  1

Общ ие д а н н ы е 1 г

II Пояснительная записка 3 к

1. Технологические схемы обра
ботки воздуха 3 к

2. Схем ы  р е гу л и р о в а н и я 11 а

3. Схемы  управления 13 1к

У  Приборы и средства автомати
зации И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ УЗ 1к

Е  Размещение аппнрятуры у  появления 
и силового электрооборудования /6 17

6. Рекомендации по составлению

ЗЯДЯНИЙ НЯ ПР0ЕКТИР08ЯНИЕ 
АВТОМАТИЗАЦИИ) УПРАВЛЕНИЯ И
силового электрооборудования. 17 18

1.У казания по привязке а л ь 
бомов 1 -XVIII раз 

дела ,, Rвтороатизя ция " 17 18

/ / / Технологические  схемы  ( чертежи) 22..46 23...47

/

Ч ясть  2  

Об щ е  д а н н ы е У 2

/ / Узлы регулирования ( чертежи) 2... 81 3...82

1. Типовые п р о е к тн ы е  р е ш е н и я  Явто м яти зац и я  уп р ав лен и е

И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИО
НЕРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКР О БЕЗ ОПЯСНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ."

Явтомягтизяция " (304-02 - Тб. 85 )' РПЗРЯБОТЯН гпи  
Сянтехпроект Глнвпромстроипроектя Госстроя СССР.
— УпРЯВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВЯНИЕ (9040217.85) |̂ 
РЯЗРЯБОТЯН ГНИ ЗЛЕКТРОПРОЕКТ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТЯЖН 
Ми нпонтпж спец  СТРОЯ СССРj

2 . Состав р вздел я “Явтапятизяция " приведен  ня

ЛИСТЕ 2.

3. Состав рязделя"УпРЯВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУ
ДОВАНИЕ11 ПРИВЕДЕН В 904-02-1,.35 ЯльБомО.

У. Основное содержание и  нязнячение ял б бонов раз
д е л а  "ЯВТОМЯТИЗЯЦИЯ" ПРИВЕДЕНО в тяБЛИЦЕ Г

5. Применение типовых проектных реш ен и и : 
в проектных оргпнизяциях исключает необходи
мость РАЗРАБОТКИ РУ НКЦ ПОНЯЛ ЬНЫХ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ РЕ ГУЛИРОВЯНИЯ И 
ЗЯДЯНИЙ 3ВВОДУ НЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ РЕГУЛИРОВЯНИЯ) 
УМЕНЬШЯЕТ ОБЪЕМ ВЗЯИМНЫХ СОГЛАСОВАНИЙ МЕЖДУ 
ОРГЯНИЗЯЦИЯПИ ( П0ЦРЯЗДЕ/1ЕНИЯМИ)/ ВЫПОЛНЯЮЩИМИ 
различныЕ РЯЗДЕПЫ ПРОЕКТЕ.

— Ня ЗЯВ0ДЕ- ИЗГОТОВИТЕЛЕ УПРОЩАЕТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИ
ТОВ РЕГУЛНРОВЯНИЯ в РЕЗУЛЬТЯТЕ УНИФИКАЦИИ ИХ 
И ОГРАНИЧЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ.
~Ня ОБЪЕКТАХ СТРОНТЕПЬСТВЯ ОБЛЕГЧАЕТ НАЛАДКУ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИФИЦИРО
ВАННЫХ ПРИНЦИПИЯЛЬНЫХ СХЕМ И ЩИТОВ РЕГУЛНРОВЯНИЯ.

Таблиця  !

Основное содержяние и  н я з н я ч ен и е
ЯЛЬБОПОВ РЯЗДЕЛЯ,, ЯТЗГ0Т1ЯТИЗЯЦИЯ"

Обозначе-
нне Осн о вн о е  со д ерж ан и е Утячснш

Необходи
мость

твопов ПРИВЯЗКИ

п Об щ и е  д а н н ы е  и  ПОЯСНИ ДЛЯ ПРО Не  под
и ТЕЛЬНАЯ ЗЯПИСКП ЕКТНЫХ леж и т

Часть!
Перечень альбомов 1-̂ X1111 
Рекомендации по составлению ЗАДВНИИ

ОРГАНИЗА
ЦИИ

ПРИВЯЗКЕ

НЙ АВТОМАТИЗАЦИЮ, УПРЯВЛЕНИЕ и сило
вое ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
У казания по привязке альбомов
Н Ш !

Технологические  схемы
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

0 Функциональны е , принципиаль ДЛЯ ПРО Не  под
Часть 2 н ы е  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЕКТНЫХ л еж и т

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИ
ЗАЦИИ

привязке

! -г ХЧШ ФуНКЦИОНАЛЬ НЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ ОБЪЕК По д ле 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТОВ строи ж а т

ПРННЦИПИАЛЬ НЬ/Е ЗЛЕКТРИЧЕС
тельства 
И ЗАВОДОВ

привязке

КИЕ СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗГОТОВИ

Об щ и е  в и д ы  щ и то в
ТЕЛЕЙ
щитов

Сх ем ы  подклю  чения
РЕГУЛИ
РОВАНИЯ

Няч.атц ФиНГЕРе> t'Xj
9 0 4 - 0 2 - 16.85 ловГплпеу Рубчннсш аду

ТуГ гр- Бронштейн удъ
Н КОНТР Типу поен ш Автоматизация центральных кондиционеров

сгария ЛИСТ Листов

Р 1 Г б

О б щ и е  д а н н ы е  
(  начало) САМТЕХ ПРОЕКТ

<4 -Копировал: ^ Формат Я1
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CDCTAB РАЗДЕЛА "АВТОМАТИЗАЦИЙ"

Рл ь б о м  О. Ре к о п е н д а ц и и  по п р и м е н е н и ю

Чисть 1 П о я с н и тельн ая  з  я л  иск  я . Технологические  схемы.

Чисть 2 Узлы  РЕГУЛИРОВАНИЯ.

&

. ЬCSj ^

Рльбом i .  К ондиционер прям оточны й  с одной  с ек ц и е й
ВОЗДУХОМ ЯГ РЕВ ЯТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И 
воздухомигре в р т е л  ем  второго  подог ревя .

Эл е к тр и ч е с к а я  системя р е гу л и р о в а н и я
/ КГЦ2-10.... КГЦ 2- 150/.

Ал ь б о м /}. К ондиционер прямоточный с одной секц ией  
во здухо н агревателя  первого  подогрева и 
ДВУМЯ д о в о д ч и к а м и .

Элек тр и ч еск ая  система регулирования
/К ТЩ -Ю ... КТЦ1-250/

Альбом  и/. К ондиционер прямоточный  с д в у м я  секц и ям и  
в о з д ух о н я гр е в я те л я  первого  подогрева  и  воз
д ух о н а гр е в а те л е м  второго  п о д о гр е в а .
Эл е к тр и ч е с к а я  с и с т е м я  р е гу л и р о в а н и я

/ К ТЦ 2-10... КГЦ1-250/.

Я  львом VII. К о н д и ц и о н ер  с рециркуляцией и во здухо н аг
ревателем  ВТОРОГО ПОДОГРЕВА.

Эл е к т р и ч е с к а я  с и с те м а  регули ро в ан и я  
/ К ГЦ 2 -10... КГЦ 2 'ВО/

Р л ь б о м  XIII К о ндиц ио н ер  с  р е ц и р к у л я ц и е й , в о з д у х о н а гр е 
в а т е л е м  ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И ДВУМЯ ДОВОД
ЧИКАМИ.

Эл е к т р и ч е с к а я  с и с т е м а  р е г у л и р о в а н и я  
/'КТЦ2-10.. К ТЦ 2 -8 0 /.

Рльбом  VIII. Ко н д и ц и о н е р  с  р е ц и р к у л я ц и е й  и  воздухонаг
р е в а т е л е м  вто ро го  п о д о г р е в а .

Эл е к т р и ч е с к а я  с и с те м а  р е г у л и р о в а н и я  
/КТЦ2- 125.... КТЦ2 -  250/.

Рльбом  XIV. Ко нд и ц и о н ер  с р е ц и р к у л я ц и е й , воздуха н а г р е в а - 
г е л е м  п е р в о г о  п о д о г р е в а  и д в у м я  д о в о д ч и 
к а м и -

Эл е к т р и ч е с к а я  с и с т е м а  р е г у л и р о в а н и я
/ КТЦ2-115.... КТЦ2- 250/.

Рльбом  /X. К о н д и ц и о н е р  с  р е ц и р к у л я ц и е й  и  д в ум я  доводчи
к а м и .

Эл е к т р и ч е с к а я  с и с тем а  р е г у л и р о в а н и я  
/ КТЦ2 - 10.... КГЦ2-80/.

РльбомXV. К ондиционер с рец и р к уля ц и ей  воздухонагре
в а т е л е м  п ер в о го  подогрева  и  гремя довод
чикам и .
Эл е к т р и ч е с к а я  с и с т е м а  р е г у л и р о в а н и я

/К ГЦ 2-10... КГЦ2-во/

Рльбом  IV. Кондиционер прямоточны й  с  д в у м я  секциями  
в о з д у х о н а гр е в а те л я  первого  п о д о грев а  и 
ДВУМЯ доводчикам и .

Эл ЕК ТРИЧ ЕС К А Я СИСГЕ МА РЕГУЛ и РОЗ АН ИЯ
/  к т ц г - ю . . .  к т ц г -z s o /

Рльбом X. Кондиционер с рец и р к уля ц и ей  и двум я
доводчиками .

Эл е к тр и ч е с к а я  си с тем а  регулирования
/ КТЦ2-125.... КТЦ2-250/.

Я  львом XVI К о н д и ц и о н е р  с  р е ц и р к у л я ц и е й  в о з д у х о н а гр е в а 
т е л е м  ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И ТРЕМЯ ДОВОДЧИКА
МИ.
Эл е к т р и ч е с к а я  с и с т е м я  р е г у л и р о в а н и я  

/  КТ Ц2- 125.... КТЦ2- 25J/.

Рльбом V. К о н д и ц и о н е р  п р я м о т о ч н ы й  с  д в у м я  с е к ц и я м и

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И ТРЕ
МЯ ДОВОДЧИКАМИ.

Эл е к т р и ч е с к а я  с и с т е м а  р е г у л и р о в а н и я  
/ КГЦ г- 10... КГЦ 2- 250/.

РльбомXI. Кондиционер с рециркуляцией воздухонагрева
телем ПЕРВОГО П0Д0ГРЕЗЯ И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕ
ЛЕМ ВТОРОГО под ОТРЕЗА.

Эл е к т р и ч е с к а я  с и с т е м а  р е г у л и р о в а н и я
/КТЦ2-Ю ... КТЦ2-ВО/.

РльеомХУ/1 К о нд и ц и о н ер  с  р е ц и р к у л я ц и е й , в о з д ух о н а гр е в а те 
л е м  ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И ЧЕТЫРЬМЯ ДОВОДЧИКА
МИ.
Эл е к т р и ч е с к а я  с и с т е м а  р е г у л и р о в а н и я

/  К ТЦ 2 -10... КТЦ2-В0/.

Рльбом VI Кондиционер  п р я м о т о ч н ы й  с  д в у м я  с е к ц и я м и
ВОЗДуХОННГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И 
ЧЕТЫРЬМЯ ДОВОДЧИК А МИ.

Рл ь б о м  XII. К о н д и ц и о н е р  с р е ц и р к у л я ц и е й , воздухен я гр е в я -  РльбомXV/H К о нд и ц и о н ер  с  р е ц и р к у л я ц и е й ’ во зд ухо н агрев а 
т е л е м  ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И ВОЗДУХ ОН А Г  РЕВЯ- ГЕЛЕМ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВ В  И  ЧЕТЫРЬМЯ Д О 
ГЕЛЕМ  ВТОРОГО п о д о г р е в а . водчикями.

Эл е к т р и ч е с к а я  с и с т е м а  р е г у л и р о в а н и я  
/  К ГЦ 2-10... КГЦ 2 * 2SO/.

Элек тр и ч еск а я  си с тем а  регулирования  
/ Щ 2 -/ 2 5 . . .  КТЦ2-250/.

Эл е к т р и ч е с к а я  с и с т е м  а  р е г у л и р о в а н и я  
/ К Т Ц 2 -1 2 5 .... КТЦ1-250/,

2 о 4 о о  ~oj 3
Нач. щ. Ф НИГЕРА а 904- 02-16.85 ловТл. с/ РуечинсЩх
Рук. ГР. Бронштейн

$ф±
M l

Сг.ТЕХН. РРННКИНЙ 1 ! 1 1'1ИОНГР0В
И. контр. Тулуповй \а д стадия ЛИСТ листов

— Р Z
— ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

( окончание) C A H T D C  П Р О Е К Т

К опировал ~ <роргтАТ A2
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I  Те х н о л о г и ч е с к и е  с х е м ы  о б р я б о т к и

в о з я т .

44. В настоящем яльвоm e  h r  листаж 22-4-46
ПРИВЕДЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СИСТЕМ КОН-

диционироаяния воздуха ( СКВ), к о т о р ы е  часто

ПРИМЕНЯЮТСЯ и ли  МОГУТ найти  ПРИМ ЕНЕНИЕ  

ПРИ ПРОЕКТИ РОВЕН ИИ.

П риводимые в й л ь в о м е  с х е м ы  с  к в  отличаются

друг от друга:

—  техн о ло ги ей  ов р аво тки  воздуха;

—  набором оворудовпниа ц е н т р й л ь н о г о  к о н д и ц и о н е 

р е , 8 ТОМ ЧИ СЛЕ н а л и ч и е м  Р Е З Е Р В Н Ы Х  ВЕНТИЛЯ

ТОРОВ;

КОЛИЧЕСТВОМ доводчиков/
МОЩНОСТЬЮ ЭЛЕКТРО ДВИГАТЕЛЕЙ  ВЕНТИЛЯТОРОВ И

насосов(  см. таблицу 1 );

ТРЕБОВаНИЯМИ к  У ПРАВЛЕНИЮ (  CM- 304-0217 85 АЛЬБОМ О)/ 

и автоматичЕСкому регулированию .
42. Т е х н о л о г и ч е с к и е  с х е м ы  СКВ раз д е л е н ы  на д в е  

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ /

—  ПРЯМОТОЧНЫЕ (  СХЕМ Ы  А/А/с 4+41; 23; 24)/ 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ( с х е м ы  А/А/о 12-22; 2В);

В ПРИВОДИМЫХ СХЕМ ах МОГУТ ВЫТЬ ВЫДЕЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ С К В :

одноканальныЕ о д н о з о н л л ь н ы е  ( с х е м ы  a/n 0 1+5- 7чо;  iz-r  / в • 

47т 24; Z4; 15/

одноканальныЕ МНОГОЗОНПЛЬНЫЕ(СХЕМЫ Н а/о Б;Н; Тб; 12) ■ 

д в ух к а н а ль н ы е (  схем  а гъ)/

с я д и абя ти ч еск и м и  (  с х е м ы  а/а/о // 7/12;  17), п оли троп ичес -
к и м и (СХЕМЫ А/А/о 2т6; 8 т44//Зг/6;/8+25) ПРОЦЕССЛМИ ОХЛАЖДЕНИЯ 

И ОСУШЕНИЯ, а та К Ж Е ПРОЦЕССАМИ ИСПАРИГЕЛЬНоГо 

на ГРЕВ а И у в л а ж н е н и я  (схе м ы  а/а/о В;Ю;21) воздуха,- 

—  С К ЯМ ЕРЯМ И ОР ОШЕН ИЯ (СХЕМЫ А/No 1; 2; 4т 8; Ют 13; 15т 18/ 20т 2 3 )  

п о в ерхн о стн ы м и  В03ДУХ00ХЛЯДИТЕЛЯМИ и  КаМЕРЯМИ 

ОРОШЕНИЯ в ГОСТЯ BE БЛОКОВ ТЕПЛОМ ЯСС006МЕНЯ 

[СХЕМЫ Н 9А/°3; Э; 14; 19; 24; 25);

У к а з а н н ы е  Вы ш е  отличия  к а ж д о й  из схем  п р и 

водятся В т а б л и ц е  3.

X ПРИНТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ приводимых в данном  

АЛЬБОМЕ СХЕМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕГУЛИР08ЯНИЕ ВЛЯЖНОСТИ 

воздуха В ПОМЕЩЕНИИ КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ по 

ТЕМПЕРАТУРЕ,, ТОЧКИ РОСЫ " 2Л КАМЕРОЙ ОРОШЕНИЯ

4.3. Для р я д а  с х е м  СКВ( п р е д с т а в л е н н ы х  в данном

АЛЬБОМЕ И НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

ПРОЕКТНОЙ П Р А К Т И К Е РЯЗРАБОТЯНЬ/ ПОЛНЫЕ КОМ

ПЛЕКТЫ докум ен тац ии , вклю чаю щ ие  Функциональные

И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РЕГУЛИРОВА

НИЯ, ОБЩИЕ ВИДЫ ЩИТОВ И СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

1ти МАТЕРИАЛЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В АЛЬБОМАХ / -X V III , 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ. ЙЛЬВОМЫ/тXVIII ИСПОЛЬ

ЗУЮТСЯ В СОСТЛВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВЫДА

ВАЕМОЙ к а к  заказчику, так и за в о д ам -  изго то ви те 

лям  щитов.

1.4. П редставленны е  в альбом е  схем ы  СКВ н е  и сч ер 

пы ваю т ВСЕГО многообразия СХЕМ КОТОРЫЕ МОГУТ 

ВСТРЕТИТЬСЯ п р и  про екти ро вани и , однако они 

могут СЛУЖИТЬ ОСНОВОЙ; для р а з р а б о т к и  схем  

СКВ, отличающихся о т д а н н ы х  к а к  п о  т е х н о 

л о г и и , так И ПО ТРЕБОВЙНИЯМ К РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА.

С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ В АЛЬБОМЕ О ЧАСТЬ Z ДАННЫХ ТЕХНИ

ЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИВОДЯТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ Н 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РЕГУЛИ

РОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ узлов И ПРОЦЕССОВ Обра
ботки воздуха а ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРАХ и 
доводчиках. У  КАЗАННЫЕ СХЕМЫ МОГУТ БЫТЬ исполь 
зованы ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ МЕТО

ДИЧЕСКОГО И СПРАВОЧНО ГС МАТЕРИАЛА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
п р о е к то в  авю м атизации СКВ, отличающихся п о  схем е  

ОБРАБОТКИ воздуха ОТ ПРИВОДИМЫХ В АЛЬБОМАХ I - XVIII.

4.5. Типизация и унификация п р о е к тн ы х  р е ш е н и и  

по автоматизации, у п р а в л е н и ю  и си ло в о м у  э лек тр о 

оборудованию  ВЫПОЛНЕН й  ПО УЗЛОВОМУ ПРИНЦИПУ.

С этой ЦЕЛЬЮ в ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ СКВ 

ВЫДЕЛЕНЫ ТИПОВЫЕ УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТИПОВЫЕ 

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ В РАЗЛИЧНЫХ СОЧЕТАНИЯХ 

МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗЛИЧ

НЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ СКВ Н А  БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬ

НЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ.

4.6. В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМ МЕТОДОМГ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ в л а ж н о с т и  ПО ТЕМПЕРАТУРЕ
„ ТОЧКИ РОСЫ” УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В 

СКВ, РАЗДЕЛЕНЫ НА ДВЕ ГРУППЫ.

УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМ ПЕР АТУРЫ „ТОЧКИ РОСЫ ' у  

—  УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В 

ПОМЕЩЕНИИ/

У з е л  р е г у л и р о в а н и я  в к л ю ч а е т  б  с еб я  о б ъ ек т

РЕГУЛИРОВАНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ PEГУЛЯT0PJ СОСТОЯ

ЩИЙ ИЗ РЕГУЛИРУЮ Щ ЕГО ПРИБОРА И ОДНОГО ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНО  

ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ ( КЛАПАНОВ) с  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 

АППАРАТУРОЙ.

Кл а с с и ф и к а ц и я  у з л о в  р е г у л и р о в а н и я  т е м п е р а т у р ы  

„ ТОЧКИ р о с ы 1’ ПРИВЕДЕНА В ТАБЛНЦЕ4.

I
loiWG-ai ±

НАЧ.ОТД. Фингерг^
904- 02- 16.65 А0617f.cn си, Сядовшя/ ^ п

гр. с пей, РУБЧИНСКИИ.ШгСЦ
Рук. гр. Вран штейн fntO/и Автоматизация центральных кондиционеровИ. контр 1 Ш Ш я Щ / Ь<7 о ■ Стая и л ЛИСТ Листов

Р 3

Пояснительная з а п и с к а
(  НАЧАЛО) С А Н Т Е Х П Р О Е К Т

КопировалPi  * / - Ро.оият A Z
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Пощность
ЭЛЕКТРОДВАГЯТЕЛЕИ МЕХАНИЗМОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Т аелиця 2/ н а ч а л о /

ЬВЧ ОТR
Лл слрц.
Гл. спец
Рук. ГР
Сттехн.

Ртияскщ
fomcKp*

Щомр.

Врон штейн 
■ ЬфННКННв

Тип
КОНДИЦИОНЕР я

Приточный ВЕНТИЛЯ > ОР Рециркуляционный вентилятор

Нясос
Фильтр

Ряб очи и Резервный Р Я604ии P ЕЗЕР8НО/И ФР-3; ФР-5 ФС

ктц г - ю

Т,5 3,0 ; 14,0; 5,5; 7,5. 1,1; 1.5; 2,2; 3; Я,0 1,1; 1,5; 2,2; 3/4,0
4,1; 1,5; 2,2; 3,0; *,0; 

ф ;  TS;

— 0,257,5 ЦО; Я,0; 5,5. 1,1, 1, 5; 2,2; 3,0, Цо 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; Я, О

41 3,0; Я,0; 5,5; 7,5; 41 4,1; 1,5, 2,2; 3,0; Я,0 1,1; 1,5; 2,2; 3,0; Я, О

к т ц г-20

7,S Я, О; 5,5; 7,5; 11. Ц,0; 5, 5; 7,5 Я,0; 5,5; 7,5
1,5; 2,2; 3,0; Я,0;

5,5; 7,5; Н; 13; 15; 18,5; 22
— 0,1Е

41 Я,0; 5,5; 7,5; Н; 15 *1,0; 5,5 7,5 *1,0; 5,5; 7,5

15 НО; 7‘5:  iT НО; 5,5; 7,5 Я,0; 5,5; 15

г г 7,5; Н/ 15; 10,5; 22 *,0/5,5; 7,5 ЦО; В, В; 7,5

к т ц г-3 1 ,5

15 5,5; 7,5; 14; 15 *,0; 5,5; 7,5; <1 Я,0; 5,5; 7,5; 11
2,2; 3,0; Я,0; 

5,5; 7,5; 11; 13; 

15; 48,5; 22; 30

Ц25 *4
48,5 5,5; 7,5; 11; 15; 18,5 *1,0; Г,В; 7,5; 11 *,0; 5,5; 7,5; 11

г г 5,5; 7,5; 11; IS; 1S,5; 22; 30 *1,0; 5,В; ZS; 11 ЦО; 5,5; 7,5, Н

30 7,5; 11; 15; 48,5; 22; 30 *1,0/ 5,5; 7t В; 11 4 О; 5,5; 7,5; 11

к щ г- ь о

1S,S 5,5; 7,5; 11; 15; 18.5; 21 7,5; 11 7,5; и 2,2; 3,0; Я, О; 

5,5; 7,5; 44; 13; 15; 

18,5; ZZ, 30.

Щ15 i f
г г 5,5; 7,5; 41; 15 1 В; 1/ 7,5; 11

30 5,5; 7,5,11; 15; 18,5; 12;30 7,5; 11 7,5; 11

37 5,5; 7,5; 11; 15. /55; 22; 30 7,5; 11 7,5; 11

кт цг- 63

г г ч, /5; 18,5; г г 11; I f //; 15

0,15 1,1
30 Н, 15, 18,5; 30 11; IB 41/ 15

Я, 0/ 5,5; 7,5; 

41 /?' 15•
*tf 11; 15, 18,э, 2};ty*7;4S;Sf 41; is 11, 15

18,5 22; 30
SS 11; IS; 19,5; 22 30, 37, ЬВ; SS 44; 45 11; 15

‘ / 1

я

2.0̂ 00-о4 5

ТУП У по SB

ПУ$.
1/̂0

Ш -

03}
д о ч -  0 2 -1 6  85 №

Явгопятизпцня ЦШРМЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 
\Стядия \Shct \Яистее

Пояснительная зяпнскя 
( продолжение) САНТЕХПРОЕКТ
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02
- 1

6. 
85

6.

МОЩНОСТЬ Таблиц л 2. ('окон чл нив)

ЭЛЕКТР СДВИГ А ТЕЛЕЙ МЕХА НИЗМОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

D <<5
*  Iк  ^

Тип Пр и то ч н ы й  в е н т и л я т о р Ре  ЦИРК HA ВЦ ИОННЫЙ ВЕН ТИЛ ВТОР
Насос

?ИАЬТР

КОНДИЦИОНЕРЯ Рабочий Рез ер в н ы й Раб о ч и й Резервн ы й 9P-3) 9P'S) <pc.

то 15) 18,5 ; 22; 58 7,5; 11; 15; !8,5;  22 7,6; ft/ 15; 165, 2 2

4,0; 5,5,75; If 
/3; IS; 18,5; 22)

К Т Ц 2 -8 0
45 IS; 18,5) 22;  50; 37; 55 7,5; Н; 15; /8,5; 22 IS; 11; IS; 165; 22 Of2S 1,1

55 IS; 18,5; 22- 50; 57; 45; 55; 75 7,5; 11; 15; 18,5; 22 7,5; //; IS; /8,5; 22 30; 37; 40; 45

1S IS; 18,5; 22; 50; 57; 45) 55; 75 1 5 ;  И; 15; 18,5; 22 7,5; 11; IS; 18,5; 22

45 15; 185; 22; 50; 57 15; 18,5 ; 22 ; 50 15; /8,5; 22; SO 7,5 ; 11; 13; /5 0,25 *

К Т Ц 2 -1 2 5 5 5 16 5; 32; 30; 37; hS; 55 15; 18,5; 22; 30 15) 165;  22; 30 18,5; 22; 30; 37 *0,25 /,/

IS 22; 30; 37; 45; 55; 75 15; 18,5; 22; 30 15; 16,5; 22; 30 40; 45; 55; 75

5S 22; 30; 5 7 ;  45; 55 7,5; 11; 13; 15
0 25 + 

+0,25К ТЦ 2 -1 6 0 IS 22, 30; 37; 45; 55 18, 5 2 2 ) 30; 37, 1,t

110 22,30; 5 7 ;  45; 55 40] 45) 55f 75, 110

IS 30; 37; 45; 55; 75 18 SJ 22 ;  30 ;  5 7 ; 0,25 + 

+ 0,25К Т Ц 2 -2 0 0 110 30; 37; 45; 55, 75
1,1+1,1

132 30; 31; 45; SS; 75
- 4o; 45) 55] 75, 110

110 30; 37; 45; 55; 75 22; 30; 37j 0,25+

К Т Ц 2 -2 5 0 132 30; 37; 45; 55 ; 75 40; 55; 75, 110j + 0,25 3.1* 1,1

160 30; 37; 45; 55; 75; 110 132;  /50; 200

2Q U oo-o i 6
ИВ1.0ТД. Ринrep /m

9 0 4 - 0 2 -  (6.85 А О ВГл.шц. РЗбйИНШЬ 4?i
Рзк. rp.\Шалвин
Gt. тем.
H. КОНТР. МинкинаТМУПОВй 1 Рвтоттизйция ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

РгядияЛист Листо
Р S

Пояснительная зяписня
(продолжение) САНТЕХПРПЕКТ

Копировал JUls)/ Формят Я2
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11
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13

Ik

15

16

11

18

19

20
21

22

23

2 4

11

Л  ЙРЯКТЕРИСТИКЯ 7 Е Х Н О Л О ГИ Ч Е С К И Х  СХЕМ, ПРИ  ВЕД ЕН Н Ы Х В  И Л Ь Е  ОМЕ

1
I IЕ  ^

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3,2

4 7

4.2
S1

S. 2

В.1

62

7 7
7.2
8.1

8.2

81

9.1

10.1

102

11.1

112

22

22

23

23
2k

24
15

25

26

26

27

27

28

28
29

29

30

30

31

31

32

12.1

12.1

32

33

33

С К В

I

4

4

4

4

4

4

4
4-

4

4

4

£

! S

4

ВСЗДУХООБРЯБЯ Т Ы З Я К Л Ц В Е

Основное, вхо дящ ее  В состяз кондиционера

Воздухонп-
ГРЕВЯТЕЛЬ 
I  ПОДОГРЕВ Я

5 ^  £
^  §  4t

H i
4

4

4

4

4

Ь>£С
||1
III

4

4

Блок
ТЕПЛО-
мяссо-
ОБГПЕНЯ

К й М Е Р Я  
ОРОШЕНИЯ 

Я Д Н Я -Б Я - ,  
Т И  Ч Е С  К  И И  
П Р О Ц Е С С

4

- t -

К  Я МЕРЯ 
ОРОШЕНИЯ 
С РЕГУЛИ 
РУЮЩИМ
кляппнам 
(полит ТО
ПИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС)

4

- ь

ВЩУХО- 
НЯГРЕВП*  
ГЕЛЬ 7  ПО
ДОГРЕВ Я 
С РЕГУЛИ
РУЮЩИМ
кл полном

4-

- ь

4

+

+

4

4
4-

4

4 -

+

4 -

4 -

4 -

+

4

4

4 -

ТРУД 0 В ЯН И Е Р РЗДЕЛ типовы х ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
Д о п о л н и т е л ь н о е 2

/  304- 0S iS  / Явтомятизяцня  /  з е к - o s  - ,6. s s  /
Тепло-
ПРЕОВРЯ'

Цовод- 
ники с

Смеси
тели

РЕЗЕРВ
НЫЙ
Ь сити-

О б т т н и Е
СХЕМЫ
япряалЕння

МСЯЛ6Е0МЯ ЗПЕК7РИУЕ С К ЯЛ СИСТЕМЕ РЕГУЛИРДВЯНИЯ
ьовятель
СРЕГУЛИ-

РЕГУЛ И' 
РУНЩ1И- ии *

ВОЗДУХ'
400 к тц г -Ю . ...КТЦ2-В0, KIMZ-,2S... . КТЦ2-250

lкляпа- кляпа-
нами ПРИВЯЗКИ Узлы

РЕГУЛИРО
tz -o M s m

400
У м ы

Ре ш и м

М'ЯЛЬЕОГГЯ
ДЛЯ

ном ЛЛТОР K / w m r lT

IЕСТЬ НЕТ ВАНИЯ ПРИВЯЗКИ вянмя привязки

1к 2к 1 P I- 13, PI- 131
4 5 к 6к 1/1 PZ-131 PZ- 131

1к 2к / PI-531 P1-S31
—-------

4 5к Sk 1/1 Р2-131 P Z -13f

1к 1к 1 Ph S3, P i -€31
. . .

5 К Sk ш P I - 131 S i - 13/

1к 2к 1 PI- ,3/ 
р ,- Z S32 
P I - 13,

P I-1 3 1  
P I- 253z
Р2Ч31

X X

S k 6 к 111

±
1к 2к 1 Pf-73,

1
P I-  73/ См.„ Указание

Sk 6* ш P I - 13, P2~ 131 M  привязке

J 1к 2к / PI- 531 P I - 53/ иг ~ г __5к 6* / / / P 2 -,3 / n PZ-131

4к 2к / PI-331 P I-  331

J5 K 6к 11/ Р2-1Э1 PZ-131

1к 2к 1 PI-931
Ш

Р1-ЗЭ/
w

S k 6к 11} PZ-131 PZ-131

1к 1к 1 P I -103,
/ / /

P I - 1031
m4 S k 6к / / / P2-131 P 2 -131

+
1к 2к / Р1-НЭ,

/ / /
P I- 1131

/ / /
см. „ У т о 
пия ло

5  к 6к / / / PZ-131 P I - 13, ПРИВЯЗКЕ’ л. 7. и

-4 1к 2к 1 Р1-9Э1
IV... V/

PI-331
i v . . .  v i~ S k 6к 111 Р2-1Э1 P I - 131

Зк 4к II P1-/331 P I - 1332

4 1к 6к IV P Z -13, P I - 131

20ЧОО-О4

9 0 4 - 0 2 -1 6 .3 5  АОВ
Дтм ятнзят центррпьных кондиционеров

л  ИстоеСтядмя

Пояснительная зяпнскя
(  продолжение)
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T Я 5ЯНЦЛ $ ( ОКОНЧЙНИЕ)

№  
Л,Я

I s
рчЧЛао
1'1
ч

I
1
|
$

ш
В 03ДУХ00БРЯ Б ЙТ ЫВЯЮЩЕЕ ОбОРУДОЗйНИЕ РЯЗДЕЛ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Ui
1MiS:*0.

? ОСНОВНОЕ; ВХОДЯЩЕЕ В СОСТЯВ КОНДИЦИОНЕРЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ \УПРЛВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ 9ЛЕ/К ТРООБОРУДОВ̂ ННЕ ЯВТОМПТИВЩНЯ j 904-08-/6 8S

1съ

1

1
Воздухоня-ГРБВЯ ГЕЛЬ 
ТЛОДОГРЕВЯ

Блок 
ТЕПЛО- i
мяссо-
06 ME HR

ХЯМЕРЯ
ОРОШЕНИЯ
'ЯДИЯЕЯ-,
ТИЧЕСКИИ
ПРОЦЕСС]

КЯМЕРЯ 
ПРОШЕНИЯ 
ш РЕ ГУЛИ‘ 
оунццим 
кляп я ном
‘ПОЛИТРО'О 
Он ЧЕС КИЙ 
ПРОЦЕСС)

9оздухо-ЧЯГРЕВЯ- 
ГЕЛЬ
1ООДОГРЕ' 
ЗЯ С РЕГЧт 
тующит 
кляпя- 
ном

ТЕПЛО - , ПРЕ OS' 
0Я30ВЯ' i
ГЕЛЬ с 
чгулн- 
дующим,
КЛЯП Я’ 
ном

Довод
чики с
йЕГУЛН- 
рунзщи- 
ИИ КАЯ-
нянями

Смеси- . 
ТЕЛИ ВОЗДУХ* i

Рездрв- , 
ныиВЕН7И' ' 
ПЯТОЙ

06ОЗНЯЧЕ' 
НИЕ СХЕМЫ 
УПРЯВЛЕНИЯ

ЯЛЬБОМЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СИСТЕПЯ РЕГУЛИРОВЯНИЦ
дляПРИВЯЗКИ КТЦ1-Ю... ктцг-80 КТЦ1-125....КТЦ 1-250

f i£
*иt i l l
й г

«.II
i l l
III

9ЛЕКГЩТЕ Ah ?ИА
ЕСТЬ

18НГЯ-
'ЬТРЯ
НЕТ

Узлы
РЕГУЛНРО-
в я ни я

№ ЯЛ660'
МП для
ПРИВЯЗКИ

Узлы
РЕГУЛИРО-
вяния

Ы°яль£<тк
ДЛЯ

ПРИВЯЗКИ
JL5

26
13.1
чз. г

34
34 4- -ь 4- зк 4к // Р1~ 1931 

П-131 VII
Р1-1382 
Р2- 13/ VIII4- 7л 8к IV

27 14.1 35 4- 4- 4- Зк 4к и р г 1031 
PZ-131 m

PI -2032 
Р2 13t n ilгв /4.2 35 — 7х 8к /V

гз 15.1 36 4- -4- 4 - ЗК 4к // Р1-143/ 
Р1- 253/ 
Р2Ч31

P i-14 32 
P/-Z532 
Р2-131ъо /5. 2 36 4- 7к 8к IV

31 /6!/ 37 + 4- . 4“ Зк 4к и Р1-19Э1 
Р1-13/

P i -/932 
Р1-1Э/ X32 16. г 37 — 7к 8к IV33 m 38 + + + 4- 4- Зк 4к II P I-1581 

Р2~13/
Pi- /532 
P2- /3/34 17.2 38 4~ 7 к 6к IV

35 18.1 39 4* -h 4- 4- Зк 4к II P i- 2/51 
P Z -13/ XI

P I - 2132 
Р 2 -/3 / XII36 18.2 33 4- 7к 8К IV

31 181 4 0 + + + 4- ЗК 4к II Р1~ 2 28/ 
Р2 - / 3/ X1

P I - 1232 
Р 2 -/3 / XII38 1з.г 40 + 7к 8к IV33 Z0.1 41 + 4- 4- 4- Т "

Зк 4к и Р1- /63/ 
Р1- 253/ 
Р2Ч31

P/-/631 
P/-ZS32 
P I- i 3/цо 20.1 41 7 к 8К IV

ы 2 U 42 4- 4- 4 - 4- За чк II P I- 233/ 
Р2-/31 XI

P i -2332 
Р2-/3/ X II

c/f. хтяння
ПО ПРИВЯЗКЕ

й 7 442 21.2 42 -4- 7к 8 К IV
43 22.4 43 “Ь -к 4- 4-

Зк 8к л Р/-2/Э/ 
Р2- /3/

т , щ у н Pi-2/32  
P 2 :/3/ щ щ т44 22.2 43 - f 7 к 8к N

45 2 3.1 44 4- 4 - 4 - 4- + 1к 1к 1 Р1- 93/ P i- 331 
P 2 -23/4 6 гъ .г 44 — 5к 6к II/ Р1-2Э/

47 24.1 4 5 4 4- 4- 4 -
1к 2к 1 Р1-21Э1

Р1-332
P I- 273/ 
P2-532

имя
48
Гг Л

24.2 45" — 5к 6к /II
43 2S.1 46

4 - 4- 4 " +
Зк hr // Р1-2831 P I -2831 

P2-382
МММ30 ZS2 4 6

I ч
- I - 7к 8к 1 IV PZ-331

*  i  с о с т п в е  В т

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ £ ДВУМЯ РЕГУЛЯТОРПМИ ТЕМПЕРПТУРЫм ТОЧКИ РОСЫ"
РАЗДЕЛЬНО АЛЯ ХОЛОДНОГО и ТЕПЛОГО ПЕРИОДОВ ГОДЯ( СМ. П.1.10 ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ зяпискн]. 

МХИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ С Р£гУЛИРОВЯНИ£М Л  ОЛОДОПРОИВ ВОД ИТЕЛЬНОСТИ ЕЛОК Я ТЕПЛО- 

МЯССООШМЕНЯ ПО ТЕМПЕРЯ^РЕ ВОЗДУХЕ В ПОМЕЩЕНИИ(8  ТЕПЛЫМ ПЕРИОД ГОДя) .

6
У ГШ П Фингы^ S L

9 0 4 - 0 2 4 6 . 8 5  A 0 6
1//ХМ41\ сядовтя
Гл.СЯВЦ РУЕЧИНЩ
Рук.гр. Бронштт fcdDU') !Явтоиягизяция иднгряяьных м и л и ц и о н е р о вс г -ти . Ковзевя
Я контр. ГУЛ УЛОВА
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ГКЛЯССИФИКЯЦИЯ УЗЛОВ РБГУЛИР08ЯНМЯ

N
%

Обозначение 
у зля С К В 25■«»*

1

- 15  £
1 *

303Д УХООб РЯБ ЯТЬ/8 Я ТОЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

РрИМЕЧЯНИЕ

УЛЕКТРИЧСИСТЕМА
POBAHh

ECKAA
РЕГХЛИ-
/t %

i

li<s?«

р и жXПОДОГРЕВА Блок
тепло-
массо-
ОБМЕНА

КАПЕРА 
и реше
ния
(лДИРЕЯ' 
тичЕстПРОЦЕСС)

Камера
орошения
СРЕГЫМ-
РУНЩИП
КПП. А на г,
(пахагро-
ЛИЧЕСМИ
ПРОЦЕСС)

Тепло-HPEQSPH'ш тль  
с регу
лирую
щим
НЛАПР-
'НОМ

кгцг-т.
ктцг-ва

rri{2/2S
KTH2-2S0

5**

1
I I I

If
<u J>V

i n

■5^5

/ Р1ЧЭ1 Pi- 151 4 - + 4

2 P i-23! PI-231 4 + 4-

3 Pi-331 P1-331 4 - 4 - 4 -

4 Р1-431 P1-1/31 4 4- 4 - 4

5 Pi-531 PI-531 4 4 - 4

6 PI-831 P1-S31 4 4 - 4-

7 Pi- 731 PI-731 4 - 4 - 4 -

8 P I-831 P1-831 4- 4 4

3 P1~$31 Р4-ЗЭ1 4 - 4- +

10 Pi-1831 PI-1031 4 -
n

-4- 4 -

/1 PI-1131 Pi-1131 4 - 4 4 - 4-

11 P I-1131 A f-1231 4 - 4-* 4 ~ ь

13 PI-1331 P1-1332 4- 4 -

1к PI-1‘131 Pi-lb 32 4 - 4 - 4

15 Pi-1531 P1-1532 4 - 4 - 4 -

X В  С ОСТ Я ВБ Б ТП
XX Узлы P i '1531И Р1-2БЭ1 МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В р е  ци р к у л я  ц  и о н н ы х  
СХЕМАХ СОВМЕСТНО С УЗЛАМ И  Р1~1331~ P i-1 8 3 1 ,’
УЗЛЫ Pi-2532 p1~2G3Z-8 ПРЯМОТОЧНЫХ И РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫ Х СХЕМАХ
СОВМЕСТНО С 1 УЗЛАМ И  Pi~i31-r PS-031 И  P i“ i332 + P i -1832;

XXX Узлы P1-Z731; P i-2332 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СОВМЕСТНО С УЗЛОМ P 2 -3 3 Z ;
Уз е л  P1-2S31 используется со вм естн о  с у з л о м  Р2 -33//
В СОСТАВ У З Л О В Р2-331И Р Ь З З г ВХОДЯТ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ и ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ.

Та б л и ц а  4
Т£МПЕРЯГУРЬ/ ТОЧКИ РОСЫ

— Г

И
п/!п

Обозначени е
у з л а С К В ч

о
a t
$3
> ,

§
ъ

&  £

803Д УХООБРАБАТЫВАНОЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Примечание

Электрическая
СИСТЕМА РЕГУ
ЛИРОВАНИЯ %«ас

*
СЭь-

I

4
i l

О ?  ^

ВОЗДУХОНАГРЕ 
ВЯТЕЛЬ 
X  ПОДОГРЕВЯ

Блок j
ТЕПЛО
МАССО
ОБМЕНА

Камера 
ороше
ния  
(АД has  я-
ГИЧЕС-кии
процесс)

Камера \Тепло-
OPOWE- ЛРЕОБРА' 
НИ Я С УЗОВАТЕПЬ

щ г-ю ...
КТЦ2-30

щ г -ns..
К7Щ-250

I I I

i l l

f i t

I p

S M

РЕГУЛ И’ 
РЕЮЩИМ 
КЛАПА
НОМ

(П0ЛИ7Р0/
ПНЧЕСКЧИ

срегули 
рун? Щ ИГ} 
КЛАПА
НОМ

16 P1-1S31 01-i 63 2 t 4 4 4

17 Р1-1731 PI-1732 4 4 - 4

18 81-1831 81-/331 - Ь 4 - 4 4

13 М-1931 P I-1331 4 4 - 4

10 81-1031 Pi-гои 4 4 4

21 />1-213/ P1-2/32 _1_
1 4 4 - 4

г г Р1-2131 P1-1232 4 .

______ й

4 4 * 4

23 Р1-2331 PI-2332 4 4 4 4 -

V t м -гь з / p i - z m 4 4 4 Л _

15
Р1-2531 Pi- 2532 4 4

X X

Pi- 2532 P1-2532 + +

X X

26
PI-2631 PI-2632 4 4

X X

PI-2631 Pi-1632 4 - 4
X X

27 Pi-2731 PI-1731 4 4 - 4
X X X

2S PI-2831 Pi-2832 j 4 . 4 - 4 - 4
X X X

________________________ гоцоо - p i  3

904- 02- I6.85 АОВ
Двтонятизацня ЦЕНТРАЛЬНЫХ МИЛИЦИОНЕРОВ

СТАДИЯ ЛИСТ Листов
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Классификация узлов регулирования температуры 

воздуха в помещении дана в таблице 5

Таблица 5.
Классификация узлов Регулирования температуры 
воздуха в помещении ( или в приточном воздуховоде).

17. Узел управления включает в свел определенный 
набор вправляемых по заданной программе механиз
мов кондиционера (таблица6) совместно с аппаратурой 

управления и сигналпзяцин.

1-8. На листах технологических схем СКВ приведены.

—  места установки датчиков и регулирующих органов 
с исполнительными м еханизмамн/

— обозначение узлов уп р а в ле н и я  в соответствии  

с таблицей 6/
— обозначения у з л о в  регулирования в соответствии 

с таблицам и й ;5 .

—  таблицы  с указанием  номеров альбомов для п р и 

вязки типовых п р о е к тн ы х реш ении разделов

„Явтаптигяция" и „У п р а в л е н и е  и  лиловое электро - 
оборудование !'

Таблица 6.
Набор механизмов ко нди ци онеров , учитываемых 
узлами (  схемами)  управления.

н°
П1п

Обозначение . 
узла

ВоЗДУХООБРПБРТЫВа/ОЩЕЕ
оборудование

Примеча
ния

Электрическая
система

регулирования
Воздухонягре• 
вятельищогрЕвя 
[доводчик)  с
РЕГУЛИРУЮЩИМ
клапаном

См е с и те л ь  1 
воздух л

Воздухоохла
дитель сРЕГУЛИРУЮ
ЩИМ клапа
номктцш..

КТЦ2-80
щш...
КЩ2-250

1 РЬ <Э1 Р2-/Э/ + /

2 PZ-Z31 Р2-1Э/ - ь
3 Р2-ЗЭ/

Р2-332 - ьР2'ЗЭ2

F ! Н ехянизпы кондиционера Номер яльбо 
мя раздела 
Управление 
’’и силовоеЭ/юеТйП/ТСПОЧИ ФИЛЬТР

вентилятор
приточный

ВЕНТИЛЯТОР
РЕЦИРКШЦНН насос

клапан налу*.Д/ЛЛГ
направляю
ЩИИ'ЯЛЛЯРЯ)

l i
езлдви
ШЕЛЕП

SiFJ90 Д3иг ря война резер
вный

рабо
чий

РЕЗЕР
ВНЫЙ

Нив V
воздухарабо

чий
Резервный

лЛег\/rUyaOMj
девай ие"

1К 4-
+ + 4- 4 I2К 4

ЗК -I- 4 + + 4 //ЦК 4 -
5К ч- + 4- 4 -Ь + 4 ///6К 4 -
7К ч- 4 - + 4- 4- 4- 4- 4 IV8К 4-

к) обозначение узлов управления соответствует обозначе
ниям схем управления по альбому 0 раздела 

lt У правление и силовое электрооборудование

■ M3aSРяжение на L -d  диаграмме процессо в  обработки 
воздуха ПРИ расчетных условиях в холодный и 
теплый периоды Сода. П р о ц е с с ы  обработки возду

ха показаны условно без учета нагрева воздуха в 

вентиляторах и при о т с у т с т в и и  в  помещениях 
вляговыделЕНий или незначительной их величине.
19. Для технологических схем с использованием 
холодной воды показаны процессы с постоянными 
в течение года температурой ы точки р о с ы "  и  тем
пературой и влажностью воздуха в помещении. 
Указанные схемы также п р и г о д н ы  д л я  СКВ с раз
личными значениями упомянутых параметров в холод
ный и теплый п е р и о д  года. П ри  этом предполагается лере 
настройка р е г у л я т о р о в  температурь/ соответственно 
в холодный и  теплый п е р и о д ы  г о д а .

1./0. Возможно также применение схем с д в у м я  

регуляторами „ точки р о с ы ". Однако применение 
этих схем должно быть ое/тсновано, так как ведет к

дополнительным затратам на автоматизацию.
1/1 Типовые п р о е к т н ы е  решения по автоматиза
ции разработаны, исходя из у с л о в и и , что  в качест
ве теплоносителя применяется горячая вода.

В  воздухонагреватели п е р в о г о  подогрева п о 

д а е тс я  горячая вода из тепловой сети, тем пера

тура к о то р о й  изм еняется по граф ику а зависи

мости от тем пературы  наружного воздуха.

8 воздухонагреватели второго подогрева и доводчики, 
подается горячая вода с постоянной температу
рой.

t i l .  Целесообразность применения схем и узлов 
osравотки воздуха с испарительным нагревом 
(  с теплопреобРазователЕМ камеры орошения)  опре
деляется для конкретных условий в зависимости 
пт наличия источники низко потенциального 
тепла, Расчетных условий ит.п.
7/3. Явтопатическое регулирование параметров 
воздуха предусматривается воздействием на 

регулирующие клапаны, устанавленные на трубо
проводах теплоносителя и  холодной воды; на регу

лирующие клапаны наружного, / ециркуляционного

и выбросного воздуха, а также на клапаны сме-
/

си тел ей теплого и холодного воздуха.
//Ь. Если п р и  установке одного р е г у л и р у ю 

щ е г о  кУ/апана на трубопроводе теплоносителя 
воздухонагревателя I  подогрева температура тепло
носителя за воздухонагревателем в процессе 
регулирования по расчету оказывается ниже+ ю°с 
(см. информационное письмо гпи Сп н г е х п р о е к т  н з о -7 о

Z0400 -о] 10

304-02-16.85 АОВ
Автоматизация центральных кондиционеров.
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н„ Врем енны е рекомендации no определению темпе-
РАТУРЫ ОБРАТНОЙ ВОДЫ НА ВЫХОДЕ КАЛОРИФЕРОВ 

ПО ГОСТ 1101-10" А У  630f ГПИ САНТЕХЛРОекг, 1915г )  

Ц елесообразно во зд ухо н агрев атель !  п о д о гр е в а  р а з д е 

л и т ь  НА ДВЕ СЕКЦИИ’ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПОСЛЕ

ДОВАТЕЛЬНО ПО ходу ВОЗДУХА И ПРИСОЕДИНЯЕ
МЫЕ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ЧЕРЕЗ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ.
Р е г у л и р о в а н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  и з м е н е 

н и е м  РАСХОДА ТЕП ЛО Н О С И ТЕЛЯ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 

ЧЕРЕЗ К А Ж Д У Ю  ИЗ СЕК Ц И И . П ри  ЭТОМ, ЧЕРЕЗ 

ПЕРВУЮ  ПО ХО ДУ ВОЗДУХА С ЕК Ц И Ю  ПРОХОДИТ 

п р а к т и ч е с к и  постоянный РАСХОД ТЕПЛОНОСИ

ТЕЛЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМ П ЕР АТУРЕ НАРУЖ

НОГО ВОЗДУХА.

115. Р е г у л и р у ю щ и е  к л а п а н ы  у с т а н а в л и в а ю т с я ,

КАК ПРАВИЛО) HR ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ПОСЛЕ 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ.

К а ж д ы й  р е г у л и р у ю щ и й  к л а п а н  о б в я з ы в а е т с я  тр уб о 

проводной АРМАТУРОЙ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДЕМОНТИРОВАТЬ КЛАПАН БЕЗ СЛИВА ВОДЫ. У  ПОМЯНУ ГАЯ ОБ

ВЯЗКА НА ЧЕРТЕЖАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ НЕ ПОКАЗАНА.

116. В ы б о р  р е г у л и р у ю щ е г о  к л а п а н а  по д и а м е т р у  услов

ного ПРОХОДЯt ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ и Виду пропуск

ной ХАРАКТЕРИСТИКИ ( РАВНОПРОЦБНГНАЯ ИЛИ ЛИНЕИНЯЯ)  

ПРОИЗВОДИТСЯ в САНТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА.

Ц е л е с о о б р а з н о  п р и м е н я т ь  к л а п а н ы  с  . р а в н о п р о ц е н т 

ной  ПРОПУСКНОЙ ХАРАКТЕРИ СТИ КО Й .

Заказ  р е г у л и р у ю щ и х  к л а п а н о в  о с у щ е с т в л я е т с я  т а к ж е

В с а н т е х н и ч е с к о й  ч ас ти  п р о е к т а .

1.П. Сх ем а м и  автоматизации  центральных кондицио 

неров В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНиЛ-33-15*  

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ВОЗДУХО

НАГРЕВАТЕЛЯ первого подогрева от зам ерзания .

118 А втоматическая  за щ и та  о т  зам ерзан и я  функционирует: петчерский  п ун к т  и ли  в обслуж иваем ое  кондицио-

-П Р И  ОТКЛЮЧЕННОМ КОНДИЦИОНЕРЕ} КОГДА ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ ПЕРОМ ПОМЕЩЕНИЕ.

ПРОНИКНОВЕНИЯ В ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА С ОТРИЦА

ТЕЛЬНОЙ ТЕМП ЕРА ТУР 0И'}

~  ПРИ вклю чен и и  к о н д и ц и о н ер а  перед  пуском ПРИТОЧ

НОГО ВЕНТИЛЯТОРАj

~~ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ КОНДИЦИОНЕРЕ\ ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗ

ДУХА, ПОСТУПАЮЩЕГО В ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ, ОТРИЦАТЕЛЬНА,

1.19. Автом атическая  з а щ и т а  о сущ ествляется  с л е 

дующим овразом :

ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ КОНДИЦИОНЕРЕ И ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРА

ТУРЫ 803ДУХА ПЕРЕД ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ ДО*3°С ТЕРМОРЕГУЛИ

РУЮЩЕЕ устройство п о д а ет  команду на  прогрев ВОЗДУХОНАГРЕ

ВАТЕЛЯ ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА НА ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОНО

СИТЕЛЯ, ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

ПЕРЕД НИМ ТЕМПЕРАТУРЬ! ВОЗДУХА ДО +59С) КЛАПАН ИА ТРУБОПРО

ВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 3ЯКРЫЗАСГСЯ(ДЛЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ с 

ДВУМЯ РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАН АН А ММ ОТКРЫВАЕТСЯ И ЗАКРЫВАЕТ

СЯ КЛАПАН НА ТРУБОПРОВОДЕ ПЕРВОЙ ПО ХОДУ ВОЗДУХА СЕК

ЦИИ НАГРЕВАТЕЛЯ; )

—  ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНДИЦИОНЕРА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ АВТОМА

ТИЧЕСКИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ f 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПУСКУ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА, ПУТЕМ ОТ

КРЫТИЯ КЛАПАНА НА ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ДЛЯ ВОЗДУХО

НАГРЕВАТЕЛЯ С ДВУМЯ КЛАПАНАМИ ОТКРЫВАЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 

ОБА КЛАПАНА); 8 РЕМ Я ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА УТОЧНЯЕТСЯ ПРИ 

НАЛЯДКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНЫХ МЕСТНЫХ УСЛОВИИ И 

МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 60ДО 180с /

—  ПРИ РАБОТАЮЩЕМ КОНДИЦИОНЕРЕ ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОСЛЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ До2Р~300С 

ГЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЕТ КОМАНДУ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫ

ТИЕ КЛАПАНА (КЛАПАНОВ) НА ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И НА 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА.

Схемой  управлени я  ( см. 30Ц-02-17. 85 )  п р е д у с м а г -

РИ8АЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СИГНАЛ НА ЩИТЕ 

УПРАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ЕГО 8 ДНС-

В  КОНДИЦИОНЕРАХ £  РЕЗЕРВНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ 

ПРИ УГРОЗЕ ЗАМЕРЗАНИЯ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 

ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.

1.20. ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ CXEMbi 

ЗАЩИТЫ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ТРУБОПРОВОДЕ ОБ

РАТНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ВБЛИЗИ ОТ ВЫХОДНОГО 

ПАТРУБКА ВОЗДУХ ОН А ГРЕВ АТЕЛЯ/ А ПЕРЕД ВОЗДУХО

НАГРЕВАТЕЛЯМИ-  В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ 

ОТ ИХ ПОВЕРХНОСТИ. НЕОБХОДИМО ОББСПЕЧИТЬ ПЛОТ

НОЕ ЗАКРЫТИЕ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ПРИ ОТ

КЛЮЧЕНИИ КОНДИЦИОНЕРА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНО

ВЕНИЯ ПОТОКА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА-ЧЕРЕЗ ВОЗДУХО

НАГРЕВАТЕЛЬ ЗА СЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГИ.

1.Z1. При ПРОВЕДЕНИИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

ИНОГДА МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПОТРЕБНОСТЬ В ИЗМЕ

НЕНИИ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ СХЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ о т  ЗАМЕРЗАНИЯ, А ИМЕННО 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ЗАЩИТУ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ТАК ЖЕ, КАК И В 

РАБОЧЕЕ ВРЕМ Яf Г Е. КОНТРОЛИРУЯ ОДНОВРЕМЕННО 

ТЕМПЕРАТУРУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОСЛЕ ВОЗДУХОНАГРЕ

ВАТЕЛЯ И ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА ПЕРЕД НИМ.

8 ЭТОМ СЛУЧАЕ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СХЕ

МЫ ЗАЩИТЫ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ СЛЕДУЕТ: 

ОБЕСПЕЧИТЬ МИНИМАЛЬНО- НЕОБХОДИМЫЙ ФИКСИ

РОВАННЫЙ ПРОТОК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ В03ДУХ0-

НАЧОТД 
ГЛ СПЕЦ 
р. СПЕЦ 
РУК гр.

ФИНГЕР^
Щсвскяя
рувчинст

ТГконтр.

йщ  к из
трЛи /п tsmarm  Щь,

Гулулова
сом

904- 02- 16.85 ЛОВ
ЙБТОИЯТИЗЯЦИЯ центральных КОНДИЦИОНЕРОВ

2.0ЧОА^О'|

Сталия

Пояснительная записка
( ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЛИСТ листов
10

САИТЕХПРОЕКТ!
КОПИРОВАЛ ФОРМАТА!
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НАГРЕВАТЕЛЬ ПРИ ЗАКРЫТОМ РЕГУЛИРУЮЩЕМ КЛАПАНЕ 

ИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ1 ДдЯ ЧЕГО ПАРАЛЛЕЛЬНО КЛАПАНУ УСТРА

ИВАЮТ ОБВОДНУЮ ЛИНИЮ С ДРОССЕЛЕМ ( ШЯИБОи)- 

—  В Щ ИТЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ УСТАНОВИТЬ ПЕРЕ

МЫЧКУ МЕЖДУ КЛЕММ ЯМ И С МАРКИРОВКОЙ

ц е п е й  1р  и  Зр .

Р е а л и з а ц и я  ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ м ер о п ри я ти и

ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 3 Я ЩИТ У В03ДУХ0НЯГРЕВЯТЕ- 

ЛЯ ОТ ЗЯМЕРЗЯНИЯ в НЕРЯБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО ТЕМПЕРЯТЧ- 

РЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗЯ ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЕМ ПРИ ОТРИ- 

ЦЯТЕЛЬНОИ ТЕМПЕРПТУРЕ ВОЗДУХ Я ПЕРЕД НИМ.
Учитывая, что описинныи выше способ зящиты

связям С ПОВЫШЕННЫМ р исход ОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ\ ЦЕЛЕСО

ОБРАЗНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ТЩЯТЕЛЬИО ПРОВЕРЕН я И ОбОСНОВЯНЯ.

122. ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 06РЯБ0ТКИ ВОЗДу- 

ХЯ с МСПЯРИТЕЛЬНЫМ НАГРЕВОМ (ТЕПЛОПРЕОЕРЯЗО&ЯТЕ- 

ЛЕМ КЯМЕРЫ ОРОШЕНИЯ)  П РЕЦУСМИГРИВ ЯЕТСЯ АВТОМЯТИ- 

ЧЕСКЯЯ ЗЯЩИТЯ КЯМЕРЫ ОРОШЕНИЯ ОТ ЗЯМЕРЗЯНИЯ' КО- 

ТОРИЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНДИЦИОНЕ- 

PR  И ЕГО РЯ Б О ТЕ ЯНЯЛОГИЧНО ЗЯЩИТЕ ВОЗДУХОМ Я -  

ГРЕВЯТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВЯ, ПРИ ЭТОМ КОНТРОЛИ

РУЕТСЯ ТЕМПЕ РЯТУРЯ ВОЗДУХ Я ЗЯ КИМЕ РОИ ОРОШЕНИЯ.

При ОДНОВРЕМЕННОМ использовянии в техн о ло ги ч ес 

кой  СХЕМЕ, КЯК 8 ОВД УХО Н ЯГРЕ В ЯГ ЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВЯ, 

ТЯК И ТЕПЛОПРЕОБРЯЗОВЯТЕПЯ КЯМЕРЫ ОРОШЕНИЯ ПРЕ
ДУСМАТРИВАЮТСЯ ОБИ ВИДЯ ЗЯЩИГЫ.

2. П р и н ц и п и я л ь н ы е  электрические схемы
РЕП/ЛИРОВЯНИЯ.

s.i. П р и н ц и п и я л ь н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  схемы  регэли -

РПВННИЯ РЯЗРЯБОГЯНЫ из УСЛОВИЙ к о п п л е к  тяции  

КОНДИЦИОНЕРОВ Н РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛЯПЯНОВ/ устянявли- 

ВЯЕИЫХ НЯ ТРУБОПРОВОДЯХ ТЕПЛО И ХОЛОДОНОСИТЕЛЯ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХЯНИЭМЯМИ ТИПОВ t130-6,3/63-0,2S; 

М  ЭО -  / б / б 3 -с , 1577/П 3 0 -4 0 /б Э  -О, 25-77; 
/7 30 -4 0/63 -0 ,63 -7 7 ; /7 3 0 -/0 0 /1 5 -0 ,  2 5;

/130-/00/63-0,63 И м э а -гб о / 63-0,25 Я ТЯКЖЕ ЕС П Я  OZOB  

П Р О и зв о дств я  НРБ П р и ч е м , в  ч и с т и  у п р я в л е н и я  р е 

г у л и р у ю щ и м и  КЛЯПЯНЯМИ, УСТАНАВЛНВАЕМЫМИ НЯ ТРУБОПРО

ВОД и х  ХОЛОДОНОСИТЕЛЯ\ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗРАБОТА- 

НЫ УНИФИЦИР08ЯННЪ/ми и  ПОЗВОЛЯЮТ п о д к л ю ч и т ь  к  

ЩИТЯМ РЕГУЛ ИР О В ЯН ИЯ РЯЗЛИЧНЫ Е ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ М Е- 

ХЯНИЗМЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО С УПОМЯНУТЫМИ 

КЛЯПЯНЯМИ.

Для РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРО

ВАНИЯ ВОЗДУХЯ СХЕМЫ РЕГУЛИРОВЯНИЯ РЯЗРЯБОГЯНЫ

в двух в я рн я нт ал
—  с  МЕХАНИЗМАМИ M 3 0 -f6 /6 3 -0 t Z E -7 7  ( М Э 0 -4 0 /б З -6,2Б-77/ 

ня кляп пнях н в нужного и  р ец и р к у л я ц и о н н о го  
ВОЗДУХЯ И  НЭП' В, з/ 6 3 -0 , 15 н я  К ЛА П А Н А Х ВЫБРОСНО

ГО ВОЗДУХЯ ( КОНДИЦИОНЕРЫ К Г Ц 2 - ю . . .  м т ц г -8 о ) /

—  с МЕХАНИЗМАМИ М Б О '150/63-0,15 н я  К Л Я НЯНЯХ Н А 

РУЖНО ГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХЯ И МЭ О -100/25- 0/15 

ИЛИ ПЭ0'40/бЗ~ 0,15-77 НЯ КЛЯПЯНЕ ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХЯ 

( кондиц ионеры  К7Ц1-125.. КТЦ2 -1 5 0 ).

В ПОСЛЕДНЕМ ВЯРИЯНТЕ СХЕМЫ СОСТЯВЛЕНЫ УНИФИ

ЦИРОВАННЫМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛНИ

ТЕЛЬНЫ Х МЕХАНИЗМОВ г  л  ПН МЭО~ 8,3/Ь3~ 0,2.5 НЯ мл Я Л ПНЯХ 

НАРУЖНОГО,  РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО И ВЫБРОСНОГО ВОЗДУХЯ 

(для СЛУЧАЯ КОМПЛЕКТАЦИИ КОНДИЦИОНЕРОВ ТИЛЯ 

К Т Ц 2 ’ 10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХ ЯН ИЗ МАМ И ИЗО- 6,3/63-0,25)

Сх е м ы  р е г у л и р о в а н и я  д л я  р е ц и р к у л я ц и о н н ы х  

СКВ С КОНДИЦИОНЕРАМ И К Т Щ -/2 5  х г ц г -2 5 0  И ДЛЯ  

ПРЯМОТОЧНЫХ С К В  о б е с п е ч и в а ю т  в о з м о ж н о с т ь  п р и 

м е н е н и я  КЛАПАНОВ НА ХОЛОДНОЙ ВОДЕ С ИСПОЛНИТЕЛЬ

НЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ТИПА М30-6,3/63-0,15/ M 30 'i/O/63-Olb3-17j 

ИЛИ М 3 0 -100/63-0,63.

Сх е м ы  р е г у л и р о в а н и я  д л я  р е ц и р к у л я ц и о н н ы х  

С К В  С КОНДИЦИОНЕРАМИ К Т Ц 1 - 10. . .  К Т Ц 2 -80 РАЗРАБО

ТАНО/ ИЗ УСЛОВИИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЯП ЯН О 8 НА ХОЛОД

НОЙ воде С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 1130-6,3/53-0,25.

Пр и м е н е н и е  ра зл и ч н ы х  и с п о л н и те л ь н ы х  механизмов 

В СХЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРЯЖЕНО В ТАБЛИЦЕ 7.

- __ ____________________ II*
2,2. П р и н ц и п и а л ь н ы е  э л е к тр и ч е с к и е  схемы  р е г у л и 

рования ОБЕСПЕЧИВАЮТ'

—  СОЧЕТАНИЕ с ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 

СХЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ; ПРИВОДИМЫМИ В АЛЬБОМАХ 
1 + IV (с м . 304-02-17-85 У

—  ЯВТОМАТИЧЕ С КОЕ Р ЕГУЛИРОВЯНИЕ ПАРЯ МЕТРО В 

ВОЗДУХЯ ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ Н А  ИСПОЛНИТЕЛЬ

НЫ Е МЕХАНИЗМЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КЛАПАНОВ/

—  РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗ

МАМИ СО ЩНТЯ РЕГУЛИРОВЯНИЯу

—  Я ВТО М Я ТИЧ ЕСКИ И ПРОГРЕВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 

ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА И ТЕПЛ ОПР ЕОБРЯЗОВЯ ТЕЛЯ 

КЯМЕРЫ ОРОШЕНИЯ ПЕРЕД ПУСКОМ ПРИТОЧНОГО 

ВЕНТИЛЯТОРА И А ВТО МЯТ И/ ЕС КУЮ ЗАЩИТУ 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ И КАМЕРЫ ОРОШЕНИЯ ОТ 

ЗАМЕРЗАНИЯ/

—  ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗ

МОВ ТИПА 7130-6,3/63-0,25 н я  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ТИПА Е С П Я  01 17В БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМ ЩИТОВ 

РЕГУЛИРОВЯНИЯ ( с х е м а  ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЕСПЯ 02ЛВ 

ПРИ ВЕДЕ НА 8 ПРИМЕРЕ f )/

— ВОЗМ ОЖ НОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Щ ИТОВ РЕГУЛИРОВА

НИЯ д л я  д в у х к а н а л ь н ы х  СКВ и  для  СКВ с ИСПА

Р И ТЕ Л Ь Н Ы М  Н АГРЕВ О М  ВОЗДУХА,

Z04OQ-O1 \%
Н м  m Ф НИГЕР f . КЪ**, 1/5}

904- 02-(6.85 Л06Гл. СПЕЦ.РУЕЧННСКНМ TPtAM, О Т}
Рук. ГР. Бронштейн \Ьщ _ (с Ур
Ст. ТЕКИ. X0S3EBR (т ы л -

Детокатнзация центральны х кондиционеровЯ. контр Гьлупоая
0 * Стадия Лист О и стоя

Р 11
— П о яснительная  з а п и с к а

(ПРОДОЛЖ ЕНИЕ) ЕАНТЕХПРОЕЮ
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И с  ПО ЛН И  ТЕЛЬНЫ Е МЕХАНИЗМЫ,

УЧИТЫ ВЯ Е МЫС СХЕМЯМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ Т абли ца  7

С  И С ТЕ Ц  А  КОНДИЦИ

ОНИРОВАНИЯ 

ВОЗДУХА

П р я м о т о ч н а я  

С КОНДИЦИОНЕРАМИ 

КГЦ1- ! 0.... КТЦ1-150

Р е ц и р к у л я ц и о н н а я

С КОНДИЦИОНЕРАМИ

к гц г-ю ... кгцг-во

Р е ц и р к у л я ц и о н н а я  

С КОНДИЦИОНЕРАМИ

ктц2- /гг., кгцг-zso

И с п о л н и т е л ь н ы е  м е х а н и з м ы
РЕГУЛИРУЮЩИХ К ЛА П А Н О В  НА ТРУБОПРОВОДАХ

ГЕ П ЛО Н О С И ТЕ  ЛЯ  

I  ПОДОГРЕВА

М3 о-Б, 3/63-0,15
или

ЕС ПА 02ПВ

МЭО- 6,3/ы -  0,15 
или

ЕС П А  02 ПВ

М ЭО-6,3/63-0,25  
или

ЕС  А  А  01 А В

теп ло н о с и теля  
Е  ПОДОГРЕВА 
( доводчика)

МЭО- 6,3/ 6 3-0,25 
или

ЕС П А  01ПВ

МЭО-6,3/63- 0,25 
или

ЕСПА 02ПВ

ПЭО-6,3/63-0,25 
или

ЕСПА О2 АЗ

холодной
воды

/130-6,3/63-0,15
ИЛА

ЕСПА 02ПВ 
или

МЭО' 40/63-0,53-77 
или

ПЭО-ЮО/63- 0,63

МЭО-6,3/63 -0,25
М ЛН

ЕСПЯ 02 Л6

/130-6,3/83-0,15
или

ЕСП Я  02 ЛВ
ИЛИ

ПО О' 40/63-0,63-77
или

т о - юо/бз -о,бз

И с п о л н и т е л ь н ы е  м е х а н и з м ы  
в о з д у ш н ы х  к л а п а н о в

НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА

ПЭО- /6/63-0,25-77 
или

МЭО- ьо/63-0,25-77

МЭО- 250/(,3-0,25

РЕЦ ИРКУЛЯЦИОН

НОГО ВОЗДУХА

МЭО-16/63-0,25-77
ИЛИ

МЭО- ДО]63-0,25-77

МЭО- ISO/63- 0,25

В ы б р о с н о го

во зд уха

МЭО- 6,3/63- 0,25 
или

ЕСПА 02 ПВ

МЭО' 40/63 -О, 25-77 
ИЛИ

МЭО- 600/25- 0,15

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЕСПЯ 01ПВ 
ПРОИЗВОДСТВА НРБ ВМЕСТО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ механизмов 
МЭО- 6,3 / 63 ~ 0,25 ПРИВЕДЕНО В ПРИМЕРЕ 2 НА ЛИСТЕ is

к

пЯЧ, отд. ФИНГЕР / u-te
Гл слей § 1 1

РУТ ГР Бронштейн Ю
Ст. ты н КОЕЗЕВЯ
Н контр Тулупсеи

204оо-о4 13

9 0 4 -  0 2 -  16 85 А 0 6

Явтопягизяция ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
листСТЛДИК

( п р о д о л ж е н и е )

л и с то в
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2.3. Д Л Я  ЧТЕНИЯ ПРННЦИПИАЛЬНЬIX ЭЛЕКТРИ ЧЕСКИ Х  

С Х ЕМ  Р ЕГУЛИ РО В АН И Я  Б ЕЗ  ИСПОЛЬЗОВЯИИЯ ПРИНЦИПИ-

РЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ С ЛЕД УЕТ ПОЛЬ

завялься ля е л  и ц  е й  8 .

Т а б л и ц а  3.

Условия СРАБАТЫ ВАНИЯ НЕКОТОРЫХ Р Е Л Е  СХЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ, КОНТАКТЫ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в  

СХ ЕМ АХ Р Е  ГУЛ  И РОВ А Н  ИЯ

МРЯВЛЕНИЯ УС ЛО В И Я  С РАБАТЫ ВАН И Я  Р Е Л Е

KOI Вк л ю ч а е тс я  п р и  к о м а н д е ,, п у с к ' / о т к л ю ч а е т с я  
п о с л е  в к л ю ч е н и я  п р и т о ч н о г о  в е н т и л я т о р а

коз
Вк л ю ч а е т с я  и  о т к л ю ч а е т с я  с о о т в е т с т в е н н о  

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ и  ОТКЛЮЧЕНИИ п р и т о ч н о г о  

ВЕНТИЛЯТОРА.

K1F

При в к л ю ч е н н о м  и о т к л ю ч е н н о м  в е н т и л я т о р е

НОРМАЛЬНО НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ОТ

КЛЮЧАЕТСЯ ПРИ УГРОЗЕ ЗАМЕРЗАНИЯ ВОЗДУХО

Н А ГР ЕВ А ТЕЛ Я  ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА ИЛИ  

КАМЕРЫ ОРОШЕНИЯ( ПРИ ИСПАРИТЕЛЬНОМ НАГРЕВЕ).

J .  П р и н ц и п и а л ь н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с х е м ы

УПРАВЛЕНИЯ (  СМ . ЗОУ  - 02-17. SS АЛЬБОМЫ / т /l/J

3.1 П р и н ц и п и а л ь н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с х е м ы  у п р а в 

л е н и я  Р А ЗР АБ О ТА Н Ы  Д Л Я  РАЗЛИЧНЫ Х СОЧЕТА

НИИ МЕХАНИЗМОВ КОНДИЦИОНЕРА ( с н .  Т А Б Л И Ц У  6 )  .

3.2. П р и н ц и п и я л ь н ь ! Е  Эл е к т р и ч е с к и е  с х е м ы  у п 

р а в л е н и я  О Б ЕС П Е Ч И В А Ю Т ТРИ В И Д А  УПРАВЛЕНИЯ :

- Д И С ТА Н Ц И О Н Н О Е  ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА ИЛИ 

ИЗ О Б С ЛУЖ И В А ЕМ О ГО  КОНДИЦИОНЕРОМ ПОМЕЩЕНИИ  

IП Р И  П Р И В Я З К Е  ТИ  ЛО В Ь !Х  ПРОЕКТНЫ Х РЕШ ЕН И И

М О Ж ЕТ Н Е  П Р Е Д У С М А Т Р И В А Т Ь С Я  ) )

-  МЕСТНОЕ СБЛОКИРОВАННОЕ СО ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ 

КОНДИЦИОНЕРОМ (  ПРЕДУСМ АТРИВАЕТСЯ ВО ВСЕХ

с л у ч а я х  J  ;

ОПРОБОВАНИЕ кНОПКАМИ1 РАСПОЛОЖЕННЫМИ У  М Е Х А 

НИЗМОВ ( ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСКО-НАЛАДОЧНЫ Х  

И РЕМОНТНЫХ Р А Б О Т .)

3.3. П р и н ц и п и а л ь н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с х е м ы  о т в е 

ч а ю т  НЕОБХОДИМ Ы М  ТРЕБОВАНИЯМ , ПРЕДЪЯВЛЕН

НЫМ К УПРАВЛЕНИЮ КОНДИЦИОНЕРАМИ М ОБЕСПЕЧИВА

ЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ СО СХЕМ АМ И :

-  РЕГУЛИРОВАНИЯ ,  ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В РАЗДЕЛЕ 

„  R вГ0М АТИЗАЦИЯ,>ДАННЫХ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШ ЕНИИ, А Т А К Ж Е  РАЗРАБОТАННЫ МИ Р АН ЕЕ.

(см- $04-02-2 п 90У-01-6);

-  СБЛОКИРОВАННОГО УП Р А В ЛЕН И Я  ВЫТЯЖНЫМИ  

СИСТЕМАМИ)'

-  ПЕРЕДАЧИ КОМАНД НА РАССТОЯНИЕ( МАК НА БАЗЕ  

ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ТАК И БЕЗ НИХ) •

~ противопожарной автоматики.

3. к. Принципиальными электрическими схемами 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНО ВОЗМОЖНОСТЬ :

-  ОТКРЫТИЯ К ЛА П А Н А  НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ДО ВКЛЮ

ЧЕНИЯ ИЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ п р и т о ч н о г о  ВЕНТИЛЯТОРА

(  Р ЕЖ И М  О ТКРЫ ТИ Я КЛАН АН Я, Н А И Б О Л Е Е  Б Л А Г ОПР И ' 

ЯТНЫ Й  В ДАННЫ Х КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЯХ, О П Р ЕД ЕЛ Я 

ЕТСЯ ПРИ НАЛАДКЕ И  В Ы Б И Р А ЕТС Я  П У Т Е М  УС ТА Н О В 

К И  И ЛИ  СНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮ Щ ИХ ПЕРЕМ Ы ЧЕК

В щ и т е  у п р а в л е н и я ;

-  КОНТРОЛЯ П О ТО К А ВОЗДУХА З А  ВЕНТИЛЯТОРОМ И 

ДАВЛЕНИ Я ВОДЫ П О С Л Е  НАСОСА /

* УП Р А В ЛЕН И Я  И СПО ЛН ИТЕЛЬН Ы М  М ЕХ А Н И З М О М . 

НАПРАВЛЯЮ Щ ЕГО АППАРАТА;

4. П р и б о р ы  и  с р е ц с т в р  я в т о м я т и з я ц и и  и
ИХ РЯЗМЕ Щ £ НИЕ.

4-1. Перечни применяемых приборов и средств 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИВЕДЕНЫ НА ЛИСТАХ / 4 /  15.

4 2 .  Приборы и средства автоматизации размещаются

б  ЩИТАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПО МЕСТУ, Т-E . НЕПОСРЕД

СТВЕННО 8 КОНДИЦИОНЕРАХ, ВОЗДУХОВОДАХ, ТРУБОПРО

ВОДАХ И ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КОНДИЦИОНЕРАМИ ПО М ЕЩ Е

НИЯХ.

Д а т ч и к  п о т о к а  в о з д у х а  (у Я ; s m ;  S V z ) , д а в л е н и я  воды  

( бр )  и д а т ч и к  в л я г о с о д е р ж а н и я  в о з д у х а  ( s w ) з а  КАМЕРОЙ

ОРОШЕНИЯ ВЫБИРАЮТСЯ И ЗАКАЗЫВАЮТСЯ' В СЛУЧАЕ НЕОБ

ХОДИМОСТИ f п р и  п р и в я з к е  р а з д е л а ,, Б втом ятизяц и я"ти пов ы х  

ПРОЕКТНЫХ Р ЕШ Е Н И И .

4.3. Разработано  /4  ти п о в  щ и то в  р е г у л и р о в а н и я f

КОТОРЫ Е ОБЕСПЕЧИВАЮ Т АВТОМАТИЗАЦИЮ Н А И Б О ЛЕЕ  

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПРАКТИКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕС
КИХ СХЕМ СНВ НЕЗАВИСИМО О Т Н А Л И Ч И Я  И ЛИ  

ОТСУТСТВИЯ Р ЕЗ ЕР В Н Ы Х  ВЕНТИЛЯТОРОВ .
4.4. Щ и ты  Р Я ЭРА Б ОТ АНЫ  К А К  Д Л Я  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Х  

КОНДИЦИОНЕРОВ (  1 2 Ш Т.), Т А К  Н ДЛЯ  ДОВОДЧИКОВ

( 2 ш т. ) ,  И АЗНАЧЕНИЕ ЩИТОВ ПРИВОДИТСЯ В 
ТАБЛИЦАХ Э; 10.

И з УКАЗАННЫ Х Т А Б Л И Ц  В И Д Н О / ЧТО О П Р Е Д Е 

ЛЕННЫ М  СОЧЕТАНИЕМ ЩИТОВ МОЖНО РЕШ ИТЬ  

АВ ТО М А ТИ ЗА Ц И Ю  СКВ С  Р АЗЛИ ЧНЫ М  Ч И СЛО М

доводчиков.
В А Л Ь Б О М А Х , П Р ЕД Н А З Н А Ч Е Н Н Ы Х  Д Л Я  

П Р И В Я З К И  ПРИВОДИТСЯ К О М П Л Е К Т  Д О К У М Е Н ТА 

ЦИИ Д Л Я  СКВ С ЧИСЛОМ ДОВОДЧИКОВ, Р А В Н Ы М  

С О О ТВ Е ТС ТВ Е Н Н О  Д В У М , Т Р Е М  И Ч Е Т Ы Р Е М .

Няч. стд. I 1гф
9 ОМ- 02- (6 85 ЛОВГл спецРУЕчинскии

Рук. ГР БронштейкТвШи
Cr.JEXH. 
Н. контр.

Ковша
ттповл Автоматизация центральных кондиционеров

Сгщия Лист листов
Р /5

Пояснительная записка
(  ПРОДОЛЖЕНИЕ) САНТЕХПРПСКТ

КОПИРОВАЛ  - формат А 2
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позиции по.
Функциональной

схеме

//пи me новлние и техническая 
кара к т е  рис тик л  средств а в г о м а т и -  

, зации.
Завод - из гогоаите/73

Тип и  м а р к а

I .  Приборы и сред с та н  автоматизации

1 4

1 2

3 3

Термометр технический п р я м о й .
Пределы измерения от о до + (во ° с
Цене деления /*с
Длине верхней чести -  гЩОмм
Длине ним ней чести - /озмм

- /ез мм
Комплектно с о п р а в о й  
п  о. ТермоприеоР г. Клин

ПЧЧ-2Ч0-/03*
-/63

го ст 28 23-73

Термометр технический п р я м о й  
Пред ель/ измерения от - В О 9 с д о  *309С 
Ценя делени я /*с
Длине верхней части - 2  40мм
Длине ни и/ней чести  -  /05 мм

-  /63 мм
Комплектно с о п р а в о й  
ПО. гермоприбор г .к ли н

Л2-/~2Ч0'/0$* 
-/6 3  

ГОСТ 2823-73

Термометр технический угловой  
Пределы измерения от -3 0  е С д о  +S0 * с  

Ценя де лени я  4° с
Д лина  верхней части -2Ч0мм
Длиня ни мне й чести -  /Д/мм

Комплектно с  опррвои  
/7.0. Терм опр ивор г. Клин

“  2  0/мм
-  2  9 /мм
-  Ц^Нмм

У2-/-2ЧО-{Ч/« 
-  204 
-294 
-У Ч /

гост 2823-73

4 4 Термометр к о м н а тн ы й

ПО. Термоприбор г. Клин

TS-2MH1 
ТУ 2 УН/, k к 7 Пб

#  Д лина нишией части термометров и  монтлмные длины гермопрео6разо -  
Вйтелей сопротивления вы б и раю тс я  п р и  разработке рябочеи документации  
[рйвочего проект/ в зависимости  о т  д и а м е тр о в  трубопроводов и  р а з м е 
ров воздуховодов и Кондиционеров.

и средств Я & томр т и з р ц и и

i ~z 3 н

s S Тер/моплеобРАзовятель сопротивления медный  
Градуи ровка  SOM.  П ределы  измерения 
ОТО ДО *SO°C-
Приборостроительный з а в о д  г. Лу ц к

Г  с A t- /079 
ТУ2S-02.792186-80

6 6 ТеРмопРеобРАЗовАтель сопротивления медный  
с перед винным штуцером ,  Р у  0,0 МПч 
Градуировка к о м * Пределы измерения 
or SO °C, ДО * 200°с. Мйгериал 
ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЫ сталь ОбХ/3
Монтам н а  я  Дл и н а  ~ з ю  мм

-  S00 мм
-  600мм

Приборостроительный з аво д  г  Луцк.

ТС At -0879 * 
ЗЦ2. 82/.Ш-00 

-19  
-38

ТУ2$-02792288-SO

7 7 Регулятор темперАтуры электрический трех-  
позиционный С ИСКРОбеЗОПАСНЫМ входом. 
Пределы р е гу л и р о в а н и я  температурь/ 
от о  д о  * Чо°с. Градуи ровка  so m .

ПО . Промприбор г  Орел.

Т97ПЗ
T92S-02.200166-82

8 8 ТермоРегулиРУ/ощее устройство  д  ил атом е три  - 
ческое электрическое двухпозиционное с
ЗАМЫКАЮЩИМ КОНТАКТОМ. ПРЯДЕНЫ РЕГУЛИ
РОВАНИЯ ОТ -6 0 ° с  д о *  4/0°С* д п и н а  ч у в с тв и 
тельной трубки SOS мм. Д и ф ф е р е н ц и а л  2° с . 
Приборостроительный завод  г . Кам ен ец ‘Подольский .

ТУД9-1-2-0181 
конгякг„§ " 
туя -о г.гв н я М б

9 9 Терморегулирующее устройство д и латом етричес 
кое электрическое двухпозицианнае с замыка
ющим ко нтактом . Пределы  р е г у л и р о в а н и я  
от О да  т  2909С. Д ли н а  чувствительной  
трубки  26S мм. Д и ф ф е р е н ц и а л  й °с . 
Приборостроительный завод  г . ПРменец-Подольский

ТУЦЭ-9-17162
КОНТАКТ, /  "

ТУ23-02 Z81079-7B

to /0 Кан о м етр  технический общ его  назначения 
п р е д е л ы  измерения о т  о  д о  6 к гс/смг.

Манометровый  завод г . Т омск

08/11 -ю о -е
ТУгЗ-02.26-74

hawk Фннгер Щ
9 0 4 - 0 2 - 1 6 . 8 5 А О Вгл.спецРуе̂ нмскиа (f-f>

ШШЬ. Кронштейн MAS
Сг.т&н. 
ft контр

СФАМКИНЙ 
Туи у  по 8А Автоматизация центральны* кондиционеров.

Стада? Лист Листов
Р /Ч

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
(ПРод олщение}. САНТЕХПРПСКТ

Копировал: форм* rAZ
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/ /  Щиты
Щ ит РЕгм иравяния  Z .  . /  *кондицион£-
РА / - ---------7 СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЩИТА ШКАФНОГО МАЛОГАБА
РИТНОГО ЩШМ- 1000х 600  -  Z Z 7  *** УХЛЧ7Р30 
ОСТ 36. 13-16  

Гл а в н о й  т а  ж а в  т о м а т и к а

Щит РЕГУЛИРОВАНИЯ L-------- /  * КОНДИЦИОНЕРА /  /**
СО СТО А Щ НИ ИЗ Щ И ТА  Ш КАФНОГО МАЛОГАБА
РИТНОГО Щ 1Ш 1-600КШ - af**yXJ!47 P3 0  
ОСТ 3613 -76

Глав  МОНТ А НС АВТОМ АТИКА

Щит РЕГУЛИРОВАНИЯ £ U  * доводчиков П П * *  сос
тоящий из МЯЛОГАБАРИТИОГО 
ЩШП~ 1000X600 £ U * * *  7ХЛЧ7Р30 0СТ36/3-76
Гл а в  мон г  а ж  а в т о м а т и к  а

Щ и т  РЕГУЛИРОВАНИЯ П П / ^доводчиков / 1** 
СОСТОЯЩИЙ ИЗ Н А Л О Г А  S A  РАТНОГО Щ И ТА  
щ ш п - 600Х //00 Z Z 7 * * *  УХЛЧ 7РЗО 0СГ3613-76 

Гл а в м о н т а ж  а в т о м а т  и  к  а

-

/// А п п я р я т у р я  И ПРИБОРЫ, ПОСТЯВЛЯЕМЫЕ 
КОМПЛЕКТНО СО Щ ИТЯМИ.

Р е л е  п р о м е ж у т о ч н о е  э л е к т р о м а г н и т н о е

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ -  120В ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА, ЧАСТОТОЙ SO Гц  С Й j, А 4 р  КОНТАКТАМИ, 
ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ПЕРЕДНИМ ПРИСОЕ
ДИНЕНИЕМ ПРОВОДОВ.
З а в о д  „ Р е л е  и  а в т о м а т и к и " г. К и е в .

ПЭ-21-5УЗ 
ТУ/6- S23.456- ВО

Р е л е  б а л а н с н о е ) н о м и н альн о е  н а п р я ж е н и е

* 1208, ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ЧАСТОТОЙ 50Гц
О пы тны й ЗЯБОД АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, 
г. Г  о р и .

Sfi3-1
7725-05. 260J - 75

При СОСТАВЛЕНИИ СПЕЦИФИКАЦИИ к  р а б о ч е й  д о к у м е н та ц и и  НИН к  
РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ УКАЗЫВАЕТСЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЩИТА ПРИВОДИМОЕ
В ПРИВЯЗЫВАЕМОМ АЛЬБОМЕ.

¥ То Ж Е , ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА ПО ПРОЕКТУ;
* То Ж Е ИСПОЛНЕНИЕ ЩИТА.

1 2 ------------------------------------------------------------------------------------з - -------------------------------------------------------------------------------------- *  _

17 Выключатель автоматический однополюсный с
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, ~  2  2  08,
ТОК РАСЦЕПИТЕЛЕ 7и -  1А: ОТСЕЧКА 1,3 7и

Кр е п л е н и е  н а  п а н е л и  
Зл е к т р о а п п  А р а т н ы й  з а в о д  г. Курск.

Я  S3 - п у з  
ТУ 16-S2Z.110- 74

18 В ы к л ю ч а т е л ь  а в то м а ти ч е с к и й  о д н о п о лю с н ы й  с
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, ~  120В 
ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ 7н -1 ,6А , ОТСЕЧКА 1,3 7И 
Кр е п л е н и е  н а  п а н е л и .
О лЕК ТР О А П П А Р А ТН Ы Й  ЗАВОД Г. Курск.

Я63-ПУЗ  
711/6-522.110 -V ,

IS Вы к л ю ч а те ль  ав то м а ти ч ес к и й  о д и о п о л ю с н ы и с

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ. * 120$,
ток р а с ц е п и т е л я  7 н -2 А , о тс еч к а  1,37н 
Кр е п л е н и е  н а  п а н е л и .
ЭЛЕКТРОАПЛАРАТНЫЙ ЗАВОД Г  КУРСК.

Я 63 -П УЗ  
ТУ16-522.110- 71,

20 Вы к л ю ч а т е л ь  а в то м а ти ч е с к и й  о д н о п о л ю с н ы й  с
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, 2 203,
ТОК РАСЦЕПИ ТЕЛЯ J h  -2 ,5 /7 ; ОТСЕЧКА 1,3 7и
Кр е п л е н и е  н а  п а н е л и
Зл е к т р о а п п а р а т н ы й  з а в о д  г . Ку р с к

А 6 3 -П У З  
Т У 15-522-110 -72/

21 В ы к л ю ч а т е л ь  а в т о м а т и ч е с к и й  однополюсный
С ЭЛЕКТРОМ АГНИТНЫ М  Р А С Ц Е П И Т Е Л Е М ,
* 2 20В, т о к  Р А С Ц Е П И ТЕ Л А  7 н  -3,2/7, ОТСЕЧКА 1,3 J H  
КРЕПЛЕНИ Е Н А  П А Н Е Л И .
Эл е к т р о н  п п  я  р а т н ы й  з а в о д  г - Ку р с к .

Я 6 3 - П У З  
ТУ/6 -52 2  НО- 74

12 Р езистор  э м а л и р о в а н н ы й  р е г у л и р у е м ы й , 
м о щ н о с ть  р а с с е я н и я  20 В т. со п р о ти в лен и е
100 Ом.

ПЭ8Р- 20-200*10% 
ГОСТ 5513-75

23 У н и в е р с а л ь н ы й  п е р е к л ю ч а т е л ь  д л я

у  СТА НОВ к  И Н А  П А Н Е Л И  ТОЛЩИНОЙ ДО 
Змм, РУКОЯТКА (7$ АЛЬ н о й  ФОРМЫ,

З ав о д  н и з к о в о л ь тн о й  а п п а р а т у р ы

П УФА

УП S313-C2Z2 
ТУ16-524.074-->5

20Чо о -о4 i6
Пяч.атд. 
1л. спец.

Фннгвр с  
Pyswctyb

"Ж
9 0 4 - 0 2 -  1 6 . 8 5  А 0 6РУК. ГР враишгеин

Ст. тела. ЕфИПКНИЯ
ЙВТОПЯТИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВИ. КОНТР- Тал*по ея f * Стадия ЛИСТ ЛИСТОВ

В 15
Пояснительная 

записка 
( продолжение ) САМТЕХПРОЕКТ

КОПНРУВЯЛ'^^- РОРИ АТ А 2
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Тяблиця 9 Т я б л и ц я  10 У с л о в н о е  о б о з н я ч е н и е  щ и г я  р б г у л и р о в я н и я  дово д -

ЩИТЫ РЕГ9ЛИР08ЯИИЯ ЦЕНТРЯЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

И 9
п.п

Условное обозна 
чен и е  ЦИТР

ХЯРЯКТЕРИС ГИКЯ КОНДИЦИОНЕРА, д л я  
КОТОРОГО ПРЕДНЯЗНЯЧЕН Щ ИТ

ИИ
АЛЬБО
МОВ

1 ЩЗЛ1-ОД
К ондиционер п р я м о то ч н ы й  с одной с ек ц и е й

ВОЗДУХОМ Я  ГР ЕВЯТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДСГРЕВЯ, Б Е З  
ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЯ ВТОРОГО ПОДОГРЕВЯ 
! ДЛЯ К Т Ц 1 -1 0 .. . .  К Т Ц 1 - 250/

//

1 ЩЗЛ1-/Д Го Ж Е 1 С С ЕКЦИ ЕЙ ВО ЗДУХО НЯГРЕВЯТЕЛЯ  
ВТОРОГО ПОДОГРЕВЯ
/ д л я  К Т Ц 2 -Ю .. . .  к т ц г - г з о /

/

3 Щ ЗЛ2-ОД
Ко нд и ц и о нер  прям о то чны й , с двумя секциями

ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЯ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВЯ ВЕЗ СЕКЦИИ 
ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЯ ВТОРОГО ЛОДОГЙ£ВЛ
/ д л я  к т ц г ч о . . . .  к т ц г - z s o /

и

4 ЩЗП1-1Д
То Ж Е , С В03ДУХ0НЯГРЕВЯТЕЛЕМ ВТОРОГО 
П О Д О ГРЕВЯ
/ д л я  К Т Ц 1 Ч О . . . .  К Т Ц 2 -  250!

///
V
VI ..

5 Щ З Р О Щ
К ондиционер с рециркуляцией  в е з в щ у х о н я г р е в я -
ГЕЛЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОДОГРЕВЯ 
/Д Л Я  К Т Ц 1 Ч О . . . .  К Т Ц 1 - 8 0 /

IX

6 ЩЗР0-1Д
Т о  Ж Е , с ВОЗДУХОНАГРЕ8 Я  ТЕЛ  ЕМ 
ВТОРОГО ПОДОГРЕВЯ
/ д л я  к г ц г - 10. . . .  к г ц г - з о / п

7 Щ ЗР1- ОД
К о нд и ц и о нер  с р е ц и р к у л я ц и е й  с во зд у х о -

НЯГРЕВЯТЕЛЕМ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВЯ И Б Е З  
ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЯ ВТОРОГО ПОДОГРЕВЯ
/д д я  к т ц г ч о . . . .  к т ц г - а о /

XIII

8 Щ ЗР1-1Д
То Ж Е ; С ВОЗДУХОМ Я ГР Е8ЯТЕЛ  ЕМ ВТОРОГО 
ПОДОГРЕВЯ
/ДЛ Я К Т Ц 2 -  Ю —  К Г Ц  2 - s o /

XI
XV
XVII

9 Щ9РО- ОД
К о ндицио нер  с р е ц и р к у л я ц и е й  б е з  воздухо-
Н ЯГ РЕВИТЕЛЦ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОДОГРЕВЯ
/д л я  к т ц г - n s . . . . . к т ц г - z s o /

X

10 Ц9РОЫ Д
То Ж Е , С ВО ЗД У ХО Н ЯГРЕВЯТЕЛ ЕМ
ВТОРОГО п о д о г р е в я
/ д л я  К Г Ц  2 -П 5 . . . . . К Г Ц  1 -150/

V III

11 1Ц4Р1-ОД
К ондицио нер с р ец и р к у л я ц и е й  с воздухо нягре-
ват ЕЛ ЕМ ПЕРВОГО ПОДОГРЕВ» И БЕЗ ВОЗДЧХОНН- 
ГРЕВВТЕЛЯ ВТОРОГО ПОДОГРЕВЯ

XIV

a Щ УР1-1Д
То Ж Е , С ВО ЗДУХО НАГРЕВАТЕЛЕМ
ВТОРОГО П О Д О ГРЕВЯ
/ДЛЯ КГЦ  2 - / 2 5 . . . .  К Гц  2 -  2 5 0 /

XIIа

Щиты р е г у л и р о в я н и я  доводчиков

%

У словное  о б о з н я 
ч е н и е  щит и

К о л и ч е с тв о  д о в о д ч и к о в , о х в я т ь /в е е 
м о е  одним щитом

1 щз- 2Д 2

2 щз-зд 3

чикав СОСТЯВЛЕНО с л е д у ю щ и м  o s р я з о и :

У словное обознячение щ ит я реш и р о в я н и я

ЦЕНТШЬНОГО КОНДИЦИОНЕР Я ( с  S 03ДУХ он Я ГРЕВ Я ТЕ Л  ЕМ ВТОРОГО 

ПОДОГРЕВ Я ИЛИ БЕЗ НЕГО) СОСТЯВЛЕНО СЛЕДУЮЩИМ 0БРЯ30М:

Щ ит РЕГУЛИРОВЯНИЛ
д

Д. S. П и тя н и е  ЩИТОВ РЕГУЯИРОВЯНИЯ ОСУЩЕСТВ

ЛЯЕТСЯ НЯПРЯЖЕНИЕМ Z10 В ПЕРЕМЕННОГО 

ток я ч я стог о и 90 Гц.

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с т ь ( лая)  с о с т я в л я е т :

Обознячение серии_______
3 -для п р ям оточн ы х  КОНДИЦИОНЕ-  

ров ктцг-ю.... ктцг -г so и рецир
$ ~ Ц % * % ЯЬ/К7Х  ОН$ дЦ ИОНЕРОВ 

4  "ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ конди
ц и о н е р о в  К ГЦ 2 -  /25. ..  К7Ц1 '2 5 0

СХЕМЯ ОБРЯБОТКИ ВОЗДУХЯ
П-  ЛРЯМОТОЧНЯЯ 
р -  РБЦИРКУЛЛЦНОННЯЯ

Число секции воздухомятревятеляТлодогРЕ в Я
О -  ОТСУТСТВУЕТ 
1 - ОД И Я СЕКЦИЯ 
Z -ДВЕ С ЕКЦ И И

Условное обознячение щитов

§
ч.

*зг

ч
1

Сч|

$ г

3

«М

1

§

«*ч
1
<5.
%

?
V
<*ч
*>

5Г

Чч

**>

$
•

£

5

ч
ч.

§ :

5
1

Чч

3 :
ST

5
1

3
1

*о

0,3 0,9 0,9 0,0 0,5 О,В 0,6 OJ OrS- 0,6 0.6 0,7 0,3 0,9

S. Р а з м е щ е н и е  а п п а р а т у р ы  у п р а в л е н и я  

И СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

9.1. ЯЛЛЯРЯТУРН УЛРЯВЛЕНИЯ, 8КЛЮЧЯЯ СИЛОВЫЕ 

БЛОКИ РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЩИТЯХ УЛРЯВЛЕНИЯ 

КОНДИЦИОНЕРЯМИ (с м . 904-02-17.89')

9.2. ЩИТЫ ПРИНЯТЫ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ОДНОСТОРОННЕГО ОБСЛЧЖИВЯНИЯ

Число ДОВОДЧИКОВ /ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЬ /7 ПОДОГРЕВ я /
0 -  О Т С У Т С Т В У Е Т
1- один

Доводчик /ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЬ /  подогревя/

ZOkao-ol 17
Яяч. оц.
Гл. спей.
Рук . г р - Em шин

Ривчянс/и)
Ф ИНГ ЕР Ыр.

Ч
904- 02- 46.85 АОВ

Сг. ТЕМ.
Н. контр.

МБЗЕвТу^гМ
Гулуловл

ЯВТОМЯТИЗЯЦИЯ ЦЕНТРЯЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ
Индия \Лне г

р
листов

16
Пояснительная зяпиекя

(  прод о лж ени е ) САНТЕХПРОЕКТ
Копиров ял фор пят А 2
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S.3. РазработАНЯ СЕРИЯ щитов управленияf 
КОТОРЫЕ ОХВАТЫВЯ%Т РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ СО

ЧЕТАНИИ КАК ЭЛЕКТРО ПРИЕМНИКОВ, ТАК И РАЗЛИЧ

НЫЕ ВАРИАНТЫ СОЧЕТАНИИ ИХ МОЩНОСТИ.

6 Рекомендации  по  со став лен и ю  зад ан и и  н а  про
ектирование  АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И СИ
ЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

6.1 З адание н а  проектирование  а в то м а ти з а ц и и

СОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ОБЩЕПРИНЯТЫМ ФОРМАМ

(см . н а п р и м е р , „  Р ек о м е н д а ц и и  п о  с о с та в у  и

ОФОРМЛЕНИЮ ЗАДАНИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КИП 

И АВТОМАТИКИ с а н т е х с и с т е м  M 3 -S9 ; Са НГЕХПРОЕКТ 

/7. 1981").
cs П ри  с о с т а в л е н и и  з а д а н и я  н а  п р о е к ти р о в а н и е

% *0
^  §  а вто м ати зац и и  необходим о  з а п о л н и т ь  с о о т в е т с т в у ю - 
N ^

ЩИЕ ГРАФЫ  ФОРМЫ ЗАДАНИЯ, УКАЗАВ ТИП КОНДИ

ЦИОНЕРА И НОМЕР СХЕМЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ АЛЬБОМУ.

6.2. З а д а н и е  н а  п р о е к т и р о в а н и е  у п р а в л е н и я  и  с и 

л о в о г о  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  в ы д а е т с я  п о  ф о р м е ,  

п р и в е д е н н о й  н а  л и с т е  20 н а с т о я щ е г о  АЛЬБОМА.

П ри  з а п о л н е н и и  строк , в  которы х  у к а з ы в а 

ю тся  ЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

ВЕНТИЛЯТОРОВ И НАСОСОВ, С ЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДАН

НЫЕ, ПРИВЕДЕННЫ Е В ТАБЛИЦЕ 2.

П р и м е р  з а п о л н е н и я  ф о р м ы  з а д а н и я  н а  п р о е к 

т и р о в а н и е  УПРАВЛЕНИЯ и  СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДО

ВАНИЯ ПРИВЕДЕН НА ЛИ СТЕ 24.

7. У ка зан и я  по п ри вя зк е  альбомов / г - м ш  
р а з д е л а „ Авт оматизация"

7.4. П р и  п р и в я з к е  а л ь б о м о в  н е о б х о д и м о :
7.4J. Н Я  ЛИСТАХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
а) УКАЗАТЬ В ТАБЛИЦЕ ПРИНЯТЫЕ В САНТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ ПРОЕКТА ОБОЗНАЧЕНИЯ ( НОМЕРА)  КОНДИЦИОНЕРОВ 
( с и с те м ), к  которы м  ОТНОСИТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СХЕМА, ПОМЕЩЕННАЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ АЛЬБОМЕ;
5) УКАЗАТЬ ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ И 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ.

7.4.2. И р ЛИСТАХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СХЕМ ПРОСТАВИТЬ В ДИАГРАММАХ ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ 

ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ „ТОЧКИ РОСЫ"  И ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА в ПОМЕЩЕНИИ.

7.4.3. Н а  ЧЕРТЕЖАХ ОБЩИХ ВИДОВ ЩИТОВ УКАЗАТЬ 

СООТВЕТСТВЕННО КОЛИЧЕСТВА ЩИТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ по ДАННОМУ ЧЕРТЕЖУ, А ТАКЖ Е ИС

ПОЛНЕНИЕ ЩИТА (  i и ли  / / /

7 2 . П р и  с о с т а в л е н и и  з а к а з н ы х  с п е ц и ф и к а ц и и  н а

ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЪЕКТА

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕЧНИ, ПРИВОДИМЫЕ

НА ЛИСТАХ 4Ц; 4Б.

7.3. К о л и ч е с т в о  э к з е м п л я р о в  а л ь б о м о в ,  п о д л е ж а щ и х

ПРИВЯЗКЕ, ДОЛЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ С УЧЕТОМ ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫДАЧИ 

ЗАДАНИЯ ЗАВОДУ-  ИЗГОТОВИТЕЛЮ ЩИТОВ.

К о л и ч е с т в о  экзем пляров  альбом ов  д ля  выдачи зада

н и я  ЗАВОДУ- ИЗГОТОВИТЕЛЮ ДОЛЖНО БЫТЬ НА ДВА ЭКЗЕМПЛЯРА 

БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА ЩИ ТО 8. ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ АЛЬБОМУ.
7 4  При и с п о л ь з о в а н и и  альбо м о в  t + x v tn для т е х н о 

л о г и ч е с к и х  СХЕМ С ИСПАРИТЕЛЬНЫМ НАГРЕВОМ НЕОБХОДИМО: 

74 4. В ы чертить  заново  функциональную  схем у авто м а 

ти за ц и и .
74.2. Н а  л и с та х  п р и н ц и п и а л ь н ы х  с х е м  в н е с т и  с л е д у -

I
ю щ ие  и зм ен ен и я  и дополнения :

-  В ТАБЛИЦАХ, ПОЯСНЯЮЩИХ НАЗНАЧЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ 
КЛАПАНОВ; УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ К ВОЗДУХОНА

ГРЕВАТЕЛЮ! ПОДОГРЕВА, УКАЗАТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ КЛАПАНА 

К Т ЕПЛ О ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЮ КАМЕРЫ ОРОШЕНИЯ (  В СХЕ

МАХ С ДВУХСЕКЦИОННЫМ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ТЕПЛОПРЕОБР АЗОВ АТ ЕЛЯ ИСПОЛЬ

ЗУЮТСЯ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ВТОРОЙ СЕКЦИИ);

-  СХЕМУ СОЕДИНЕНИЯ ДАТЧИКОВ ЗАЩИТЫ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 

IПОДОГРЕВА и  КАМЕРЫ ОРОШЕНИЯ ВЫПОЛНИТЬ В СООТВЕТ

СТВИИ С ПРИМЕРОМ2

-  ВНЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 6 ТЕКСТОВУЮ

ЧАСТЬ ДИАГРАММЫ ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ ДАТЧИКОВ ЗА

ЩИТЫ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДИАГРАМ

МУ ДЛЯ ДАТЧИКА S K 4 ( ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ,

со вм ещ аю щ ей  в о з д у х о н а гр е в а т е л ь ! подогрева  и  ТЕПЛО'

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КАМЕРЫ 0Р(ГШЕНИЯ);
-ПРОСТАВИТЬ В ДИАГРАММЕ ЗАМЫКАНИЯ КОНТАКТОВ РЕ

ГУЛЯТОРА РВ4 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ,, ТОЧКИ РОСЫ".

7 . 4  3. И я  СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗ

МЕНЕНИЯ и д о п о л н е н и я ;

-  ИЗОБРАЗИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕР

ЗАНИЯ СОГЛАСНО п р и м е р у  2 ;
-  В АЛЬБОМАХ / /  / / ;  х /’tXVIII ЦЕПИ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

МЕХАНИЗМУ Г1В4, А 8 АЛЬБОМАХ НН VI К ИСПОЛНИТЕЛЬ

НОМУ МЕХАНИЗМУ Т7В2, ПЕРЕАДРЕСОВАТЬ К ИСПОЛНИ

ТЕЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ МВ 10 КЛАПАНА НА ТЕПЛО

НОСИТЕЛЕ 7 ЕПЛОП РЕОБРАЗ О В А ТЕ  4 Я КАМЕРЫ ОРОШЕНИЯ.

7. Б. У к а з а н и я  по п р и в я з к е  а л ь б о м о в  /+ /v  р а з д е 

л а ,, У п р а в л е н и е  и  с и л  о б о е  э л е к тр о о б о р у д о в а н и е ^ п р и 

во дятся  В АЛЬБОМЕ 0 УКАЗАННОГО РАЗДЕЛА ( СМ- 90Ч02-Щ

7.6. К а ж д ы й  из  р а з д е л о в  д а н н ы х  типовых р е ш е н и й  >

ПОЗВОЛЯЕТ Р АЗРАБАГЫВАТЪ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРО

ЕКТЫ СМЕЖНОГО РАЗДЕЛА ПРИ УСД01ЧИ СОХРАНЕНИЯ ОСНОВ' 

НЫХ РЕШЕНИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУ

ЛИРОВАНИЯ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ.

Z04OQ - о/ /<5
ш гщ .

д о ч - 0 2 - 1 6 . 8 5  л о в
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&*0

» V/ 
fSl ^
г  *

П р и п е р  /.
П Р И 8 Я З К Я  АЛЬБОМОВ А1 VI; Ы + М Ш д л я  с  и  с т е п  к о н д и 

ц и о н и р о в а н и я  ВОЗДУХА С ИСПАРИТЕЛЬНЫМ НАГРЕВОМ.

к К о н д и ц и о н е р ы  п ря м о то ч н ы е  с теплопреобрязовятелем

КЯМЕРЫ ОРОШЕНИЯ (  ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ ЯЛЬ БОНЫ ! ;  //J .

1. Дятчикн зящ иты  И ЯП ЕРЫ ОРОШЕНИЯ ОТ ЗЯМЕРЗЯНИЯ 

(ИЗОБРАЖАЮТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ н я  ПРИНЦИПНЯЛ ьной  

с х ем е  р е гу ли р о в а н и я  в з я м е н  датчиков зящ иты  возду-

Х0НЯГРЕ8ЯТЕЛЯ I  ПОДОГРЕВЯ)

Д и я г р й м м ы  з я м ы к я н и л  
к о н та к то в

датчик тент pan- ъ
РЫ ВОЗДЧХЙ ‘
ПЕРЕД АЙ
НЕ РОИ
орошений
йЯТЧИК
ТЕПОЕРЯ'
тиры аоу  
АХАЯ ЗА 
КАМЕРОЙ 
ОРОШЕНИЯ

^  t;

ич ч

It!

ДАТЧИК ТЕППЕРАТХРЫ SKZ

В СХЕГу 
УПРЯЫ5ННЯ

ГУДУ-  1-2
Гепперйгурй воздуха
ПЕРЕД КАМЕРОЙ ОРОШЕ-
ния
-БДК 3 9С МОК

1-1 Г ........ “ b m m d

Датчик твнперятчрывкц

ГЛДЗ- 1-2
V*

I" "
! Ё _

Температуря воздуха 
за кап срои орошений

-60cc Б*С ДО)С
1~2 I----------------------Ьш ш *

Z. П одключение датчиков зящ иты  к я м е р ы  

орошения o r  ЗЯПЕРЗЯНИЯ к  щиту РЕГУЛИРОВА

НИЯ ( СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДИТСЯ 8 

СООТВЕТСТВИИ с ДАННЫМ ПРИМЕРОМ)  .

А л ь б о м  / -  щ и т  р е г у л и р о в а н и я  и ц з п 1- 1Д .

Ал ь б о м  JJ -  щ и т  р е г у л и р о в а н и я  Щ ЗП 1 -о д .

$
■5

—1— 
ч| Ч•Ч (ч * $ ч * 3 1 !з1

JO т г'Ч> I
ц

ч. ' l l i l l S € ; в 9 <7r ! / |2 J 4 S ь \7\9 9~]0

К  датчику ТЕПЛ ЕРЯ-
ТУРЫ 303ДУХЙ ПЕРЕД 1 
КЯНЕРОЙ ОРОШЕНИЯСК?

К датчику ТЕПЛЕРЙГЭРЫ \  
ВЩУАЙ У Я к /9 ПЕРО И \

ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
чисти проекта

ОРОШЕНИЯ SK4
К  ПаТОПП ТИЧЕСКОПУ 
&ЫКМЮЧЙ7ЕЛЮ SF1

£. К о н д и ц и о н ер ы  прям оточны е  с  т е п л о п р е с б р п з о в я г е л е м

КЯМЕРЫ ОРОШЕНИЯ И ВивДУХО НЯГРЕ8 Я ТЕЛЕм ! ПОДОГРЕВА

(привязываются ял ь б о м ы  Ш+ Vi)
1. Датчики защиты кям еры  орошения и воздухонагре

вателя 1  подогрев  a o r  замерзания (  изоб рвжянттся при 

ПРИВЯЗКЕ HR принципиальной СХЕМЕ РЕГУЛ И РОЗ ЯН ИЯ)

Д и а г р а м м ы  ЗАМЫКАНИЯ
Контактов.

Д атчик температуры skz

ТУД А - 1-2
ч.
$ '

г
1-г

Тем пературя  воздуха 
ПЕРЕД ВОЗДУХОНАГРЕ8ЙТЕ- 
ЛЕМ
-Б О К  3°С 40°С

1 I I

Д атчик температуры skz Датчик температуры SK9
Т У Д Э -4

1

|8

г

Температура об
ратного ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

(1, 2ОгЗО'С 2Б0*С 
. L 1 1

п

Щ З  1-2

1
I5

Температуря воздуха 
за камерон орошения
-ео9с i j° c  u p

1-2 Г- Ьш ш ш й

Z Подключение датчиков защиты кямеры орошения

И ВОЗДШНЯГРЕВЯТЕЛЯ К  ЩИТУ РЕГМИРОВЯНКЯ( СХЕПЯ ПОДКЯЮ-

чения приводится в соответствии  с  данным примером)  . 

Альбомы  W; V ; V! -  щит регулирования ЩЗП2 -1Д;  

альбом '/V-  щ и т регулирования ЩЗП2 -ОД

ч ч ч х ч Ч Чо <мм ч
1 ? Is 1±5 6 7 е

г к 1 !Нч'

К  датчику ТЕМП ЕРЯ- \ 
тур ы  обратного'тепло^
НОСИТЕЛЯ ВОЗДУАОИЛГРЕЗ 
ТЕЛЯ I  ПОДОГРЕВЯ У КЗ

К да Г Ч ИГУ ТЕМПЕР Я ТУРЫ
зоз дух а за камерой* оро 
ШЕНИЯ SK4

s w

111**>| ^  
ф & $»о J  i

“, ! I/ \Лз 4 Е \6 7 | ^ | ^
п

/ ИГ автоматическому
выключат е л  то s f T

\ Н о  Эл е к т р о т е х н и ч е с к о й  
части п р о е к т а

К датчику ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА
ПЕРЕД ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ2  ПОДО’
ГРЕЗЯ S K Z .

В. К о н д и ц и о н е р ы  с  р е ц и р к у л я ц и е й  и  т е п л о п р е о б р а -  

зо в а гЕ Л Е м  кам ЕРЫ  о р о ш е н и я  ( п р и в я зы в а ю тся  

а л ь б о м ы  X! -г XVJ/lJ.
4.Д а тч и к и  ЗАЩИТЫ к а м е р ы  о р о ш е н и я  о т  з а м е р з а 

н и я  (  и з о б р а ж а ю т с я  п р и  п р и в я з к е  н я  п р и н ц и п и 

а л ь н о й  СХЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗЯМЕН ДАТЧИКОВ ЗАЩИ

ТЫ ВОЗДУХОНЯГРЕЗаГЕЛЯ I  ПОДОГРЕВА)

Д иаграммы замыкания
КОНТАКТОВ

Д атчик  температуры  s k z

bp

S K i

2Р

датчик
т е п п т т у -
pt/воздуха 
ПЕРЕД.КА-
мерой оро
ш ения i
Датчик
температу

g ? |р у  воздуха 
за к а м е 

рой ОРОШЕ isiНИЯ

В схему управления

п д э -  1-Z

г

г

Температура воздуха
ПЕРЕД КПМЕРОЙ ОРОШЕНИЯ

-Б О К  З К  40К  
1 i 1

4-2 1ш ш ш й

Д атчик температуры SKk
ГУДЕ-4-2

1§
р

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА 
за КАМЕРОЙ ОРОШЕНИЯ
-БОК J p C  4<7°с

1-2 I 1

Z 0 k oo -Q {
Нвч. о т

Ст. ТЕХН. КОЬЗЕВЯ
Н. контр.

Гл. слей РУБчинскиЖс&и^
Рук ГР

ФНИГЕР

Бронштейн

Тулу по в r

■'Мз 904-02- 16.85 АОВ
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C LJ

О к о н ч а н и е  п р и м е р я  /

1. П о д к л ю ч е н и е  да тч и к о в  защ иты  к я м е р ы  

о р о ш ен и я  к  щ и ту  РЕГУЛ и РОВ пн и я (с х е м а  под-

КЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДИТСЯ в СООТВЕТСТВИИ с ДЯН-

ным примером).
ЙЛЬБОМЫ XI, XV; XVII - Щ И Т  Р ЕГУЛ ИР08ЯНИЯ Щ З Р 1 -1 д ‘ 
ЙЛЬБОМ М П - ЩИТ РЕГУЛИРОВЙНИЯ Щ ЗР1-0Т);
ЯЛЬБОМЫ XII, ХУ If ХУ I I I -  ЩИТ РЕГУЛИРОВЙНИЯ Il(llP1-1Df' 
ЙЛЬБОМ X!V~ ЩИТ РЕГУЛИРОВЙНИЯ ЩЦРУ-ОЯ.

$32̂
П$р ыР3

-1-2 1 Lt~L\№■тLt-ш ш
£ ем <»■ щ § § S0

2 
I

1 2 3 Ь 6 7 8 9 О

По электротехнической
чйсти проекта

К датчику ТЕППЕРЯ7УРЫ 
воздуха за клмерой
ОРОШЕНИЯ ЗКч

К датчику теллеря ту
РЬ/ воздуха ПЕРЕД Кй- 
ЛЕРОЙ ОРОШЕНИЙ SK2

Припер 1
Подключение исполнительных пехянизпов

ТИПЛ ЕС ПН 02 П  В ( НРБ)  ВЗЯПЕН ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫX  ПЕХЛНИЗМ08 ТИПП /130-6,3/63-0,25

ВЯРИННТ  /

ИЗО- 6,3 /63 -0,25 
ИЗ

л  а—

П Откры

“1 i тие

|/ iv

J i Закры

, j
тие

ЕСПЛ 02ПВ 
/16

|ЖШ4N

. J

Откры
тие

Закры
тие

Вариант // Условные обозначения
№0-6,3/63-0,15 ^спа оъпв

РЕОСТЙГOSPRT
связи
ОТКРЫ
ТИЕ

L-.J
Закры
тие

W w -
связи
Откры

тие

Зякры
ТИЕ

В яри пит / / /

ПВО-6,5/63-0,25
. ,___________________ н еА г г --------^

Or-
кру
тив

За
кры
тие

вела ozns
мв

л  * От 
кры
тие

Jl K1 Зак
ры
тие

ИЗО- 6,3/в з -о , i s
_____________п * К1

Вариант IV
еспа oz пвы

О б о з н я ч е н и я  на т е х н о л о г и ч е с к и х  с х е м а х
о б о т
ЧЕНИЕ И  ЯИМЕНОВЙНИЕ

© Датчик р е  гул л  гор а тем п  ер  ату а ы
Клапан р е г у л и р у ю щ и й  с  и с п о л н и т е л ь н ы м  
механизмом
Кляп ян воздушный С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
МЕХЯННЗМОМ.

£
Нвправляющий аппарат  с  исполнительным  
механизмом-

Ш г У з е л  управления

-Ш г У з е л  р е гули р о в а н и я

не. Н а р у ж н ы й  воздух

Р-8. Р е ц и р к ул я  ц и  он н ы й  в о з д у х

в. в. 8 ы б  р о с  ной в о з д у х

810 Трубопровод  холодной  воды

811
трубопровод о те п л е н н о й  воды от воздухоохладите
ля

31Z
Трубопровод о т е п л е н н о й  воды  от камеры  
орош ения .

ТН
Подающий трубопровод  го р я ч е й  воды к  воздухо-  
н я г р е в я т е л ю  I  подогрева.

721
О братны й ТРУБОПРОВОД го р я ч е й  воды  о т  
воздухонагревателя I  подогрева

T/Z
Подающий ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ воды К ТЕПЛО'-  
преобразователю  к я м в р ы  орош ения .

Т21
0Байтный трубопровод  г о р я ч е й  соды от т е п л о -  
преобразователя кам еры  о рош ени я .

m
П о да ю щ и й  трубопровод г о р я ч е й  воды к  воздухо
н а гр е в а те л ю  Ц  п одогр ев а .

\Т23
Обратный трубопровод го р я ч е й  воды о т  в о з д у х о 
н а г р е в а т е л я  Й  подогревя .

/1 3 0 -6 ,3 /6 3 -0 ,2 ?
МВ

Нач.щ. 
Т/ь спец,

ФНИГЕР гХ ^ '^ г "  -61
Pys inner ни

РУК ГР. УРСНЩГЕЙП и>.п
Техник Ко£2 ЕВ а
Н. КОНТР ТУАУПОВА U 1 L

Т Г ^

2040О-О/ 20

904- 02-16.85 АОВ
Автоматизация центральныл ко нд и ц и о неро в

Пояснительная записка
( продолжение)

стадия [Лист 

Р /$
Листов

САИТЕХПРОЕКТ
Копировал ФОР пагАЦ
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Со ГЛАС QAAUO Г ПИ Эл £ « 7№ проект__
ГИЛ Ъовецкац

0 i
г/7 Р  $(){, -&Z-/6 <95~ 

4  /fAS'ort о  У д  с  г а  /

Предприятие.
Объект____

ня ПРИВЯЗКИ типовых

Зядяние

РЕШЕНИИ.. УпРЯВЛЕИИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРидоВДНИЕ

Формя

ПРОЕКТНЫХ
. ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ тип  я КГЦ Z  "

Ш
НИ* Х а р а к т е р и с т и к а  к о н д и ц и о н е р а

Отм е тк а  выдающего
У казан ия  по  з а п о лн ен и ю

Пр и м а
чяние

1 г 3 А S 6 7 8 3

1 Обозначение кондиционера (по проектуь Ото п ле н и е , в е н т и л я ц и яи КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА)  ' У казать обозначение кондиционера

2. Тип ц е н т р а л ь н о го  ко ндиц ио нера Указать т и п  к о н д и ц и о н е р а

3

HttSQP
пеня- 
низ-  
И0В% 
их ко- 
л и т -
ТВО,
ШГ.

Приточный вентилятор РециркуляционныйВЕНтн л т >Насос Фильтр с 
Электродви
га телем

П р и н я т ы й  н а б о р

МЕХАНИЗМОВ ОТМЕТИТЬ 

ЗНАКОМ ,, т  "

РАБОЧИЙ Резервный Рабочий Резервный

3-1- / — — — 1 1,2
3.2 1 — — — 1 —

J .3  / — 1 — 1 12

ЗА 1 — 1 — 1 ' —

ЗБ. / 1 — — 1 1,1

3.6. 1 1 — — 1 —

3.7. 1 1 1 1 1 1,2

38 1 1 1 1 / —

4

Мощность 
электродви
г а т е л е й , 

кВт

А.1. Приточный вентилятор (  рабочий )

Серия электро 
ДВИГЯГЕЛЯ 1 Д оставить принятую  величину

МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В
соответствии с табл. 2 Альбома,, 0 "  
р азд ел а ,, А в т о м а т и з а ц и я »

2. Если МЕХАНИЗМ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕ
ЛЕМ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
СТАВИТСЯ з н а к "

дг.Приточный вентилятор[ р езе р в н ы й)
А. ЗРециркуляционный вентилятор[рабочий )
А. А.Рециркуляционный вентилятор (резервный )
A.S. Нясос
А. в. фильтр

5
Тип

ФИЛЬТРА

S-1 Сухой П ринятый тип фильтра с  электрод виг яге
л е м  ОТМЕТИТЬ ЗНАКОМ,.*"2Вели ФИЛЬТР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 70 - ЗНАКОМ,. -  "Б2. Сетчатый

В
Управление
кондиционера

6.1. Местное сблокированное со щита управления,■ опробова
н и е  КНОПКАМИ РАСПОЛОЖЕННЫМИ У МЕХАНИЗМОВ

/. 8П- 6.1. ПРОСТАВИТЬ ЗНАК,, + " 
г.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ В ЧАСТИ ДИСТАН

ЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТМЕТИТЬ 
ЗНАКОМ,+"

3. ЕСЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ПЛ Б.г.1илиЫв.2.2. НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
СЯ то -  ЗНАКОМ,- "

6.2. Диет А Н‘ 
ЦИОННОЕ

6.2.1 ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА
6.2.2. из ОБСЛУЖИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1 Бл о к и р о в к а  в ы тя ж н ы х  в е н тс и с те м  с  ко ндиционером
В КАЖДОЙ ИЗ ГРАФ3...7указать  
ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫТЯЖНЫХ ЗЕНТСИС ТЕМ, 
СБЛОКИРОВАННЫХ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
КОНДИЦИОНЕРОМ.

8
Необходимость аварийного 
отключения кондиционе

ра, А

8. / При  падении  д а в л ен и я  вщы в теплосети 1ПРИМЕНСНИЕ ВИДОВ АВАРИЙНО ГО
отключения отметить знаком,, ч-  "
2 .Если аварийное отключение ,,оп.п.З.{, 
ИЛИ (и) 8-2. НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, 
ОТМЕТИТЬ ЗНАКОМ,, — " '

8.2. Пр и  по ж аре* *

9 Управление  клапаном  
наружного воздуха предус
матривается в  ПРОЕКТЕ

3.1.Упр авлен ие  и силовое электрооборудование Пр и н я то е  р е ш е н и е  о тм ети ть
ЗНАКОМ,+"32. а в то м а ти зац и я

10
У п р а в лен и е  направляю
щим АППАРАТОМ ПРЕДУСМА
ТРИВАЕТСЯ В ПРОЕКТЕ

10.1 Уп р а в лен и е  и силовое электровборудовянш
1 8 КАЖДОЙ ЙЗ ГР А 93. In . 10-1. УКАЗАТЬ 
КОЛИЧЕСТВО НАПРАВЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ МП.) 

ИСЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЙ АППАРАТ ЛРЕДУСЛЯТРШ
пост|  ™ЦМ ,̂Я£тАтйция'Тов17. fa г40.2. Автоматизация.

И ДАТЧИКИ
И 1 Те м п е р а ту р ы  SK2

Тип 1 В ГРАФЕ 2 ПРОСТАВИТЬ ТИПДЯТЧИКА
2 Прим енение датчиков о тм ети ть

ЗНАКОМи+,!
3. Если ДАТЧИК НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
СЯ отм етить  знаком ,,— '’

Н  2. Тем пературы  укз

н.з. т е м п е р а ту р ы  SKI/

11 А &Л А г осад ЕРЖ А НИЛУ У

и Б -П отока воздуха  S9

11.6 Давления  волы ! после насоса) SP

11
Р е ж и м
п ус к а

кондщио-
МЕРА

12.1.ВАРИ АНТ I  [ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДАТЧИКИ SK2 и ski) П р и н я т ы й  в а р и а н т  отм етить 
зн ако м ,,* "12.2.8ариантп(  используются ДАТЧИКИ SKZ И  SKA)

12.2.ВЯРНАН7Ш [ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДАТЧИКИ SK2,SK3H S Kk)

13
Схем ы

регули ро -
ВАННА

13.1 Эл е к т р и ч е с к и е Пр и н я то е  р е ш е н и е  отметить 
з н а к о м ,,* "13-2. П н евм ати ч ес к и е

* Зядяние  ня п р о е к ти р о в а н и е  у п р а в л е н и я  и силового
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТСИСТЕМ ВЫДАЕТСЯ 
ОТДЕЛЬНО.

X* Контакт для отклю чения  кондиционера, я  т а к ж е

З а д а н и е  составили'.

ПРОВОД я (КЯБ е л  и), СОЕДИНЯЮЩИЕ ЭТОТ КОНТАКТ С 
КЛЕММНИКОМ ЩИТА Щ У Ц  ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ В ПРОЕКТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ; р а зр а б а ты в а ю щ ей  противопож арную

АВТОМАТИКУ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА.

Пункты
ЗЯДЯНИЯ

Наименование организации (подрязделения) вы-
ПОЛНЯЮЩЕЙ[ЕГО)ПРОЕКТ, УКАЗАННЫЙ 8 ГРЯФЕЗ Н а и м е н о в а н и е  п р о е к та Должность Ф а м и л и я Подпись Пятя

1 2 3 У 5 6 7

1...8 О т о п л е н и е , в ен ти ляц и я  и 
кондиционирование воздуха

гип
Иач. [ гл. спец.) отд.

РУК. ГР-

S...i3

________

Автом атизация  отопления\ 
ВЕНТИЛЯЦИИ и кондиционирова

ния  ВОЗДУХА.

ГИП

Няч.(гл. спец.}отд.
Рук. гр.
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Пяяппяияти£ Зявод и с к у с с т в е н н о г о  аапокня  

О в ъ Ш  Прядильный u s x ____________________ Зпдйние

Припер знпол нения

Ъз

HR ПРИВЯЗКУ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИИ,, УПРЯВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ 
ЭЛЕ К ТРОП БОРУДОВ ЯННЕ ЦЕНТРЯЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ТИПЕ МГЦ 2" 

СТАДИЯ- РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ [  РАБОЧИЙ ПРОЕКТ] ________________ ___________ ___________ ___
иш X ЯРЯКТЕРИСТИКП КОНДИЦИОНЕРЕ

ОТМЕТКА 8Ь№ ЗАДАН'KJtML
ШЕ ТО

Указания по заполнению
Приме
чание

1 2 3 A L L 6 7 8 в

1 Обозначение кондиционера ( по проекту,, Отопление, вентиляция 
И КОНДИЦИОНИРОВЯИИе 'воздух#).

К7 1 Указать обозначение 
кондиционера

2 ТИП ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА ктцг•ЦБ Указать тип кондиционера

3

Набор 
кем- низ• 
мов} 
их to- 
пит-
TB0,
IUT

Приточный вентилятор Рециркуляционный вентиляторНасос Фильтр с
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМРабочий Резервный рабочий Резервный

3.1. 1 — — — 4 1,2 4
12. 1 — — — 1 — Принятым набор

3.3. 1 — 1 — 4 4,1 МЕХАНИЗМОВ ОТМЕТИТЕ,

ЗЛ 1 — 4 — 1 — ЗНАКОМ,+ [(
ЗБ 1 1 — ' — 4 иг
з:6. / 1 — — 1 —

3.7 i 4 1 / 4 1,2
3.8. 1 1 1 4 4 —

k

Мощность
ЭЛЕКТрОДВИ- 
ГЯТЕЛЕЙ, 

КВт

Ц.4. Приточный вентилятор [ рабочий )

Серия электро 
ДВИГАТЕЛЯ

15
1. Проставить принятую величину 
мощности электродвигателя в 
соответствии с табл. 2 Альсомя„0" 
раздела,, Автоматизация"

2 Если механизм с электродвигате
л е м  НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, 
ставится знак

kfiiEOMB
k 2. Приточ ныи вентиля тор ( Р бзер вный ) —
k з. Рециркуляционный вентилятор)рабочий) —
kk Рециркуляционный вентилятор (резервный) —
й.5. Насос ЧА8082 2,2
k-Б. Фильтр чАХ 60 ЯЧ 1,4

5 Тип
<РИЛЬТРР

51. Сухой 4 Принятый тип фильтра с электродвига
телем ОТМЕТИТЬ ЗНАКОМ,,-*-"2. Если фильтр с электродвигателем н е  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ТО ЗНАКОМ,,52. Сетчатый 4

В
УПРАВЛЕНИЕ
КОНДИЦИОНЕРОМ

6.1. Местное сблокированное со щита управления' опро
бование КНОПКАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ у МЕХАНИЗМОВ 4 4. ВП. 6.1ПРОС 7ЯВИТЬ ЗНАК,, ■+ "2.ЛРИНА70Е РЕШЕНИЕ В ЧАСТИ ДИС7АНЦИ- 

о ИНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТМЕТИТЬ ЗНАКОМ,,-*-''
ИСЛИ ДИСТАНЦИОННОЕ уПРШЕНИЕ ПО 
п.л.ег.4. миЫИ.г.г hz предусматривается ГО - ЗНАКОМ,,—"

6.2. Д И СТАН- 
ЦИОННОЕ

6.2.1. ИЗ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУНКТА —
6.2.2.ИЗ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ 4-

1
Ел ОКИ РОВ к  Я ВЫТЯЖНЫХ 8ЕНГСИС7ЕМ* С КОНДИЦИОНЕРОМ все,

ВС9
6 КАЖДОЙ ИЗГРЯ<рЗ,.7 УКАЗАТЬ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТСИСТЕМ/ СБЛОКИРОВАННЫХ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ
кондиционером.

3*
Необходимость аварий- 
ного отключения

КОНДИЦИОНЕРЯ, R
8.1 При падении давления водь/ зтеллосета 4- 4. Применение видов аварийногоОТКЛЮЧЕНИЯ рТМЕГИГЬ 3 HRк ом,,*-02.ЕСЛИ аварийное отключение по пл. 8. /. илиЫ)8-2. НЕ предусматривается, огме-ТИТЬ oHRKQt*], — 1*
В 2. При пожаре* *

—

9
Управление клапаном
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ПРЕДУ- СМАТРИВЙЕКЯ В ПРОЕКТЕ

9.1. У ПРАВДЕНИ Е И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 4- Принятое решение отметить
ЗНАКОМ̂  +пS.2. Автоматизация.

10
Управление направляю-
ЩИМ АППАРАТОМ ПРЕДУСМА
ТРИВАЕТСЯ В ПРОЕКТЕ

Ю.1. Управление и силовое электрооборудование 1£ КАЖДОЙ из ГРАФ з... 7 П. ТОН. УКАЗАТЬ 
КОЛИЧЕСТВО НАПРАВЛЯЮЩИХ АППАРАТОВ{ 1; 2•} 
2ЯСЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ААПВРРГ ПРЕДУСМАТРИВА
ЕТСЯ S РАЗДЕЛЕ» АВТОМАТИЗАЦИЯ "го В. П. 10. Z 
ПОСТАВИТЬ ЗНАК„+"

Ю.2 . Явтомятизяция 4 -

11 Датчики Тип
4-

1. В ГРАФЕ 2 ПРОСТАВИТЬ тип ДАТЧИКА 
2 Применение датчиков отметить
ЗНАКОМ,,4-1'

3. Если ДАТЧИК НЕ ПРЕДУСМАТРИВА
ЕТСЯ-  ЗНАКОМ,,-''

л
н.

4. Температуры зкг тудз

г температурыSK3 7№ 4
113 Температуры SKP —

—

НА Влягосодержания SW —

115 Потока воздуха SD —

41Б Давления воды( после насоса) sp 3 К П-IV 4-

11

Режим 
пускя 

кондици-
ОНЕРА

121 Вариант! ( ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДАТЧИКИ SK2 И SK3) 4
Принятый 8 при ант отметить 

ЗНАКОМ „+•'12.2 Вариантjj ( используются датчикиskz иskU)
12.3. Вариантш(используются датчикиsk2,sk3изкь)

13 Схемы
решило-Воин*

13 4 Электрические 4 Принятое решение отметить 
знакомп+ ч13.2 Пневматические

х Задание ия проектирование у пр и  в л е й  и  а  и  силового
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН ИЯ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТСИСТЕМ ВЫДЯЕТСЯ  
ОТДЕЛЬНО.

** Конт Я КТ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕР Я, Я Г ЯК ЖЕ

ПРОВОДЯ ( К Я БЕЛ и), СОЕДИНЯЮЩИЕ ЭТОТ КОНТАКТ Q КЛЕММ НИКОН 
ЩИТЯ ЩУКЗ, ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ в ПРОЕКТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;  

РЯЗРЯБЯТЫ В Я НИЦ Е И ПРОТИВОПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ КОНКРЕТНОГО 
ОБЪЕКТА.

Зядяние составили:
Пункты
ЗАДАНИЯ

Наименование организацииподраэделения)
вы ПОЛНЯ ЮЩЕЙ( ЕГО] ПРОЕКТ. УКАЗАННЫЙ В '  

^  1 ' ГРАФЕ t Н а и м е н о в а н и е  п р о е к т й Должность Ф а м и ли я Подпись Цятя

4 2 3 k 5 6 7

1.. 8 г п и  Пр о п в е н т и л а ц и я
Ото п л е н и е , в е н ти л я ц и я  и
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

г и п . ЯНДР£ЕВ
Иач. ( гл. спец) (тта . П етров

Р у к . г р . Рустамович О

9... 13 ЦПК6-37
Я в т о м  А 7 из А Ц И я 070ПЛ ЕНИ)

вентиляции И КОНДИЦИОНИ- 
РОВ АН ИА ВОЗДУХА

гип Божко с — г 4 ~  
« * :

Няч. (гп. СПЕЦ.) отд. Сем ен о в
с г

— —

Ру к  гр . Петровский
IV )
КЗ
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/ Требу  e м ы е  ля ря  м е тр ы  воздух я в п о м ещ ен и и

-  ПРИ ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ t s ;  Цв,

- ПРИ ЛЕТНЕМ РЕЖИМЕ

2 . Те п л о в ы е  н а г р у з к и  в  п о м е щ е н и и :

-  в ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДЯ +2 Q. (~ £ Q )}

-  В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД годя + 2. Q

1-й ДИАГРАММА
i

Номер
техноло 
гической
схемы
ОБРРБОТ- 
НИ ВОЗ
ДУХА

Номер
схемы
УПРАВЛЕНИЯ

ДМ5 АЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ ДРИМЕ - 
ЧЯНИЕУправление 

и СИЛОВОЕ 
3AEKTPOOSO- 
РУДО В Я НИЕ
im-oz-n.BS)

АВТОМАТИЗЯЦИЯ
/ 30k-CZ-l6.SSl

ЗЛЕКТРОПРИвед фильтра

ЕСТЬ НЕТ НТЦ2Ч0... КТЦ2-80 КТЦ2-125... КТЦ2-250

и {К 2К I
1.2 5Н 6К 11L
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I  Грееуемые пАРАмегры воздуха в помещении 
круглосуточно: i s ;  fe ;

2.Тепловые негр узки в помещении:
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Tjl.cn Eli

Финт ЕР _
СЦ08СКЯЯ

Ш ш а рувнннсщ 
Рук. ГР- Тмящий и 
ТЕХНИК кОБЗЕВЯ

Ш ш  904- 02- (6.85 АОВ
10400-о1 -Я

цм ы Е№ Щи,ия центральных ш ц и
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CXEMR №12.1 Сх ем  я ы ч г .2

I Требуемые ппрямдтры воздухя в помещении:
~~ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДЯ 14; ///

-  В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДЯ 9я >  f  >  $5;
1. Те п л о в ы е  h r  гр у з к и  & по м ещ ен и и  круглогодично

+ £ Q :

i - d  дингряммй 

чБ

р т %

Холодный ПЕРИОД годя: ТОЧКИ 1; 2; 3; 4/5 

Теплый период годя: точки 6; 7; 8;3

НОПЕР
ТЕХНОЛОГ
ГИЧЕСКОИ
СХЕМЫ
об ря ват
ки воз- 
ДУХИ

Н о м е р
схемы

УПРПШНИЛ
Электропривод 
ф и л ь т р  я

А/вА/в АЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ

i
t

Уп р а в л е н и е  
и  си ло в о е  
э л е к т р о о б о -
РУД08ЯНИЕ
130Ш-17.851

Явтопятизяция / 30k' O Z-/6.8 Е /

ЕСТЬ НЕТ КЩ-Ю... Щ  2-80 Щ 2 -1 ’2Е..КЩ2-2Б0

/2./ 2К УК II
42.2 7К 8К ш

р у к .гр-
Ст . т е х н .

Нпч.отд
Гл. CPEL Щовскяя
Гл-СПЕЦ. РНЧННСКНЙ

Н. контр

ФИНГ ЕР

Броншт е й н
Тр у ш 'и н в

Тулуповя

Ж

ic-s*

2Q4q q -Qj____ 3jt

904- 02- 16.85 AD0
Рвтамятизяция ц е н т р а л ь н ы х  к о н д и ц и 
онеров

Тщия\Лнст \листоз

Те х н о л о ги ч е с к и е  с х ем ы  
Н°АГ042.4; 42.1

33
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СХЕМЯ / V ° A 3 ./

/ Треб уем ы е  пяряметры  воздухе в помещении кругло 
годично is ;  f s ;

1. Теп ло вы е  н я г р у з к и  в п о м е щ е н и и  круглогодично

^100%

Холодный ПЕРИОД ГОДЯ точки 1, Z' Ъ' Ч, S; 
Теплый п е р и о д  г о д я  т о ч к и  et ?  з  4 ,  S  ‘

Сх е м е  а/°/з .2

<  П о м ещ ен ие

®  ф

Номер
ТЕХНОЛО'
г  и ческой 
схемы
0 ЕРЯВОТ'
кн вов- д п я

Н ом ер
с х е м ы
УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОД 
ФИЛЬТР я

А/° А/0ЯЛЬБОМОВ Д ЛЯ  ПРИВЯЗКИ Пр и м е -
ЧЯНИЕУПРАВЛЕНИЕ 

и силовое
ЗЛЕКТРОО&О-
РУДОВАНИЕ
/т-02-1785)

ЯВТОМЯТИЗВЦНЯ /ЗОУ'ОЕ'/б 85/

ЕСТЬ НЕТ Щ Ж ...К Щ -8 0 КТЦ2-125.. ..КЩ1-250

/зн зк ЧК I VII VII/
/3.2 7К 8К ж

Нач отд Ф НИГЕР / К Ч
Ж. ши. САДОВСКАЯ .4s#j
Гл ш и  
Рчкгруп 
Стщн._ 
нГконгц.

РьВЧИНСШ
ВРОНШЕИН
Гришина

ш г XI Pi
wl/

ШУЛОВА

—

20400 -си Л5"

9 0 4 - 0 2 - /6.85 АОВ
ЯВТ0МЯТИЗЯЦИЯ
циан еров

ц е н т р е  ль ных КО ИДИ-

СТАДИЯ Лист листов

р ъч
Те х н о л о г и ч е с к и е  схем ы  

V е А / Ч 3 1 ; 13.2. САНТЕХПРОЕКГ



Схем» л */4 / схем/)

ё 5
$  *  
^  £
а  5
^  §К  ^

5
I

Ii
I
6

/.ТРЕВУЕМУЕ ПЯРЯМЕТРЫ ЗОЗДУХР в ЛОМЕ(1/ВНИИ КРУГЛО

ГОДИЧНО 1$; Vs;

Z ТЕПЛОВЫЕ КЯГРУ5Ы S ЛОМЕ ц е н  ИИ КРУГЛОГОДИЧНО*

С- d  ДИРГРРММЯ

Холодный период годя точки Х;2;3;У;Н  

Теплый период годр точки €;?;i/4;S.

Номер
7ЕХ0Л0ПИ■
ческой
схемы
OSPPS0T-
к И 353 -
ш

Номер
СХЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

н сн° рль в ом оз д л я  привязки
Управление
И СИЛОВОЕ 
ЭЛЕКТРОШ
НУРОВ АН ИЁ

■ /м ш -п к /

Пвтомятизяция/ ЗОЙ-OZ-{£ 8 5  /9лсКгралризод
ФИЛЬТРА

ЕСТЬ НЕТ ЙГЦ2Ж.Щ2-НО щ г -ш ...к щ г -2 $ о

/4.{ ЗК 4к JL
W Mi

/4 2 7К в к Я

Приме-
чрнне

№щ_
Желт.
Тл-слви,
1ШгР'

САДОВСКАЯ
ф теи и й й ^Ж .
Ш Ш гЩ

техник 
Й. контр

фИНГЕР {%%
Z0MOO-O4 J6

ьр
коШЕЗР
Тытрвя ш

1*.П ДВ70МГИЗЯЦИР ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИ
ЦИОНЕРОВ__________________

904- 02- <6.85 ADB

СТАДИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
*°//° / Ц  П 2 -

ЛИСТ

35
Т т т
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СХЕПЯ N* iS.{ CXEMR IS. Z

L-d диягряммй

i  ТРЕБУЕМЫЕ ПНРЯМЕТРЫ ВОЗДУХЕ в ПОМЕЩЕНИИ 
~ В ХОЛОДНЫХ! ПЕРИОД ГОДЯ i f ;  fx '
~ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД Годя ±10; 'fiO ;

2. Тепловые hr грузе и в помещении круглогодично
+ £ Ч .

Холодный ПЕРИОД гадя: ТОЧКИ !;2 ;3 ;H ;S ; 
ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДЯ: точки Е; 7; в;3; /0 ,

Но ПЕР 
7ЕХН0Л0-. 
ГИЧЕСКОИ 
СХЕПЬЮБ- 
РЯ50ТМ
воздухя

Й0Н ЕР 
СХЕНЫщршщнм̂
ЭЛЕКТРОПРИВОД 
ФИЛЬТР Я

А/°№ Яльбонов ДЛЯ ПРИВЯЗКИ Пли не
ЧЙНИЕУПРЯВЛЕНИЕ 

И СИЛОВОЕэлекгрооеа-
РИДОВ Я ИИ Е
Im-omasl

Я а гам яти зли, ня /зоь -аг-16 as/ .

ЕСТЬ НЕТ Щ1Н0....К7Ц2-80 Щ 2-/2Е....Щ2-гЮ

1S.1 зк 1чК W
1S.Z 7 К 8К W

2.04 0 0 - q ^
Няч.отд. ФИНГЕР ж .

a n i j u  п о -  ip . я *  A r i RГл.СПЕИ шовскяя\
глхпЕа. РУБНИнекийS sL _ УШ 1 SJ U  1 и  L. |U  U U  Г л и  u l

•Пи/1 J- 1Рук. ГР- Бронштейн to n Г ЙВТОМЛТИЗЯиИЯ ЦЕНТОДЛКНЫХ A

Ст. ТЕХНИК. Триш ии я гл \UH0HEP0B 1 ^  ........... ^  I
Н. контр. Тмупоея СТЯДНЯ ЛИСТ Листов

z d р 36
Техн о ло ги ч е с к и е  схемы 

м° ы* 15.1- /S-Z CAW TExnPDEKT___
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Схем я № 16.1

i - d  ДИАГРАММА

1. Тр еб уем ы е  п арам етры  воздуха в помещ ении 

круглогодично  is - ,  f s .

Z. тепло вы е  нагрузки  в помещ ении к р угл о го 

дично  + 2 Q -

Сх е м а  ы * /6.2

L- 100%

Холодный ПЕРИОД ГОДА: 7ОЧКИ /; 2 /  3;4;S  

Теплый период года: точки 6/ 7; 3- k;S

Номер 
техноло
гической 
схемы
06РЯ60Г
кивоздуф*

ХА

16/
/62

Номер
схем ы

управления Управление 
и силовое
УЛЕКГР0060-

ЕСТЬ

ък

7К

НЕТ

4к

8К

А/°Н° Альбомов для ПРИВЯЗКИ

ШПРМРИВЩРЭДОВАНИЕ

1

Автоматизация (90k-ог -/6. ss)
кгцг-ш... к тг - ао KTUZ-/ZS... КТЦ2-150
л- число довод чиков о-чист7 довоаWK08

2. 3 4 2 3 **

IX X

ЧАНИЕ

20Цсэо-сН за
НАЧ.ОТД Фингср ^ ^ 7 о Л }
Гл. СПЕЦ. ШОВСКАЯ
Гп. с пси,. РОБЧИНСКИИ //-**
РУК. ГР- Кронштейн
Н.К0Н7Р. ТУЛШВА <

3 0 Ч - 0 2 - 1 Б . 8 5  А О В
Автоматизация центральных кондиционеров

СТАДИЯ ЛИСТ

Технологические схемы 
ы°н* /Б/ /6 2

3 7
листов

С А Н Т Е Х П Р П Е К Т
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Схем a  N * iV Схем я А/Ч7.2

<3 Помещение

a  OB Ф

L -d  ДИЯГРЯММЙ

1. Требуем ы е пяряметры  воздухя в помещ ении:
-  в холодный период годя ie t• fet-

~ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДЯ I U ~ t -  tlO ; f  6 ^  ih /

2 . Тепловые нягрузки в помещ ении:

"  в холодный ПЕРИОД годя+ZQ f - £ q )
-  В ТЕПЛЫЙ период годя+ £ ц.

'-100%

Номер
техноло-.
ГИЧЕШИ
СХЕМЫ
ОБРЯБОШ
ВОЗДУХЕ

Номер
схем ы
УПРЯВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОД
СРИПЬТРЯ

№№ АЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ П те -
ш и еУЯРЯВЛЕЯИЕ 

И СИЛОВОЕ 
ЗЛЕКТРООБО' 
РУДОВЯНИЕ
130Ш -1Щ

Лвтомятизяц ИЯ/9 ok-(72-16.85/

есть НЕТ КЩ2-10- К7Ц2-80 Кгцг-п5...кгцг-г5о
/ 7 / зк кК 1
/ 7.2 1К 8К ш

Холодный ПЕРИОД ГОДЯ; ТОЧКИ /2 ; J; к; s(s); в. 
Теплый период годя: точки 7- 8; 3; w

Няч.отд.

ИКОНТР.

Гл.спец 
Гл. след.

Ринге?

Рук. гр.
товскящ
РУБШСКИЙ
Брони/ТЕЙЬ /ря$
ТМУПОВЯ

/ГР?

гомоо-сн 39

Э0Ч-0Э-1Б.ЗЗ-А0Б
йвтомятизяция центральных кондиционеров

Технологические схемы 
/Г*А/°/7./; /7.2

сгядия Лист Риаов
3 3

Н А М Т Е Х П Р С Ш
Кcrnupod A f t<==̂  оу— Фарм щг А 2
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СХЕМЯ № 181

1 Требуемые пяряметры  воъдухй в помещении te{ 1в; 
2. Тепловы е нягрузки в помещении:

- В  ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД Г0ДЯ+£(1 ( - Z Q ) ;

-  В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДЯ+£$;

L -d  ДИЯГРЯММЯ

1*№/.

Схем а  № ie .i

Холодный ПЕРИОД ГОДЯ: ТОЧКИ 1; 2;3; 4; 5; (5)]6. 
Теплый период годя: тачки 1; 8; 4/ 5; 6

Номер
техноло:
гическои
схемыОБРЯБОТ-
ки воз- 
духи

Номерсхемы
УПОЯВЛЕНИЯ 
Электропривод

Ф И Л Ь  T P R

№ №  я л ьб ома в для привязки Приме
ЧЯНИЕ/ПРЯВ ПЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКГРООБО-

Р9Д0ВРНИЕ 
/90к-02-17 85/

Явтамятизяция/$04-02-16. 85/

ЕСТЬ НЕ7 КТЦ2 -10... ктцг-8о ктцг-аь-щг-яе
/88 зк 4К П XI XII
1S.Z 7К 8К N

20400-01 kQ
НЯЧ.ОТД. Ф ИНТЕР ^
Гл. СПЕЦ. Сяаавсш -mtH
1/Т.СПЕЦ. Ъб ч ин см й im
Р у к . г р - Бро н ш тей н /frvoLr 1Щ
Н.ко нтр . Т т М Г Tt /

90M-0a-16.SS АОВ
Явюмятизяцип ЦЕНТРЯЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ 

\сЩня

Технологические схемы
N*№<8.1: 18.1

Л И С Т листав
38

САНТЕХПРОЕКГ
Копиров я л :^f. <ь ор**ятй 1
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СХЕ/ЧЯЛ° / Я /

/Требуемые пярямегры воздух# & помещен ни
Круглогодично t £; У>с/

2Т епловые н п гр у з м  в  помещ ении/
-.& холодный п е р и о д  годя /  <£? (-?$);

~б ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД г о д /?

~в холодный период год* лент*»» И  отбыты, вентили 3/4; Ъшь/ты
,  „ „  гл/м в е н ти ли ‘(;2з/>#рыгы,8£Нгим5;&ог/№т1-8 теплый период г </р н

I - И д  иягряммя

ч>-^оо%

гплд: ro vH H -tjZ ,3 ;b ;fi Н );б . 
Холодный п £ р н о а °?гочни 7 ;f,X ;S ;6 . 
ТЕГ/ОЫИ ПЕРИОД ПОДЛ

<i§ 
I-*

Номер
схемыУправления

Злентропривщ
фильтра

есть Her

m ЗК

(9.1 7Й ЕК

/р л° пльвомов длр привязки
Управление 
И СИЛОВОЕ 
ЭЛЕКТРООВО-
рудо ванне
/ЗОШ/MS/

I

Ж

Рвгомтизяцип /  ЗОЙ- 0Z- /6 85/

кщио...ктцг.ц! кЩ 7.№ ...кщг-гя

XI XII

/Риме.
чпние

20400-01
Нм.отд ермгер
га спец. СййПВсХйР ■
гл-спеи, pi/ШНШк
ТЧк'гр- Бронший К'>шЫ to 2>
СтТЕХк Трушина

tu m it ТУЛМ08Я

k\

Ш - 02-{6.85 AQ&
ЛвгомР7ИЗпция централь пых кондиционе
ров. ____________________ ^ =_

Писг \Лиегов

Технологические схемы 
н°н* /93/ <Э Z.

Сгядия
40
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Сх е м  я л/° го. /

г

^  По м ещ ен и е

Сх е м  я  ы в г а г

I  ТрЕВОЕМЫЕ ПЯРРМЕТРЫ ВОЗДПЯ В ПОМЕЩЕ
НИИ;

'~В шорный триод годя Ув/
~  В теплый период годе 

1. Тепловые нягрш и  в п о м е щ е н и и .

~ в торный период годе
— В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД РОДЯ +2Q,

i - d  диаграмм я

т о р н ы й  ПЕРИОД годи : ТОЧКИ 1; г - В . Р ;5(5) - о  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДЯ: ТОЧКИ 7;  8, $ ; <0;  Н.

ЙОГ, ЕР 
ТЕХНОЛОГ 
те с к о й  
схемы
06РЙ60Т-
ки в о т
Хй

Номер
схемы

ртмЕния
й ° №  Я Л Ь Б О М О В  Д Л Я  П РИ ВЯ ЗКИ

Ори m e

ЧЙНИЕУправление
И СИЛОВОЕ 
влект роово
РЩОВЙНИЕ

/зоь-ог-ию/

ДВТОМЯТИЗТЩНЯ/ 90У-О2-16. 85 !ШШПРИВОД
ФИЛЬТРЯ

есть нет к гц г-ю ... к щ -80 тр-,25....КГЦ-250

го./ ЗК ЦК Е
ZO.Z 1К 8К N

№ 0 0 - 0 1  Н
йлч.отд. ФИНГЕР

904-0246.85  AOBОт. СЛЕИ,.&Д08СКЮ
ПТ. СПЕЦ.РУВЧИШНЙ k ~
РУК. гр. Врой штейн 1/\>ыИ4,/ ».g>_ рвтомптизлция центральных кондицно-
Сг.техн. Трушине
н'ш тй ГУТУ п с е  R c / a Z стациялист листов

Р Й1
Т ехнологические схемы 
М°А/° 20. 4; 20 2 С А Н Т Е Х П Р П Е К Г

К0ПИ608ЯЛ:Ъ°< ФОРМАТА 2
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0  Помещении

А  Ф

Схем я  N*21. 2

1. TpiSUEMtlll ПврЯтгрЬ/ ВОЗДУХ Я 8 
помещении Круглогодично is ;  f s ;  

l  ТшовЬ/Е погрузки В помещении: 

-  в холодны и период годя + £-°>
-в ГЕПлЬ/И ПЕРИОД годя

f - 100*1 о

Холодном тр и а д  годе: точки 1Д з;Ик);5 
Т е п л ы й  период годя: точки:В; 7 з; У; 5.

Номер
ТЕХНОЛО
ГИЧЕСКИ
схвмд/
Q вря ВОТ
КИ воз- 
ДУМ

номер
СХЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ
УлЕКрОПрНШ
срипьтря

ЕСТЬ
'

НЕТ

ш зк н
2/. г 7* 8К

№ №  ДЛЬбОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ Приме-
чяииъУПОЯВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ Злекгроово-

РУЛОВННИВ
/sob-oz-aesf

ЯВТОМЯГИЗЯЦИЯ /904-02-/6. & /

КГЦ2-/0...КЩ2 -8Qктцг-/гд...кгцг-г5с
п

jy

НЩГДУРИНГЕр
Г/!, СПЕЦ- 
ЖСПЕЦ,.
ш ш
HfJm,

СЯПОВсШ
РуБЧинсКий
ЬрОНШГСИН

Н.кочтр.
ТРИШИНЯ
Плчповя

ж
kb

WJ7
10% l>

доч- 01- 16.85 ADB
Й В том Ш дР Ц М  Це н т р я л Ь нШ  КОНДИЦИО
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