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Типовой проект блока зимних теплиц пролетом 24м 
площадью Зга разработай цо основании задания на разработку 
типового п роек то.} утвержденного Гог агро промок СССР 
20 абгуета 1$2К года и Прага за Госагропрома С с с р  У  S49 
от /5 июли 1937 гад гг п0 б утверждении типового 

проекта блока зимних теплиц пролетом 24м пло
щадью 3 га ".

Область применения проекта-районы страны со следующими 
Природно-климатическими условиями строительства:
• расчетная зимняя температура наружного Воздуха, наи
более холодной пятидневки минус 38лС. 
наиболее холодных суток минус 40°С;
-нормативное значение веса снегового покрова: для теплиц 

0,2 КО а (20кгс/м*)-Ш снеговой район согласно С77и П 2. /О. Q4- 85, 
для массивных здании 7КПа (Шкгс/м1)  согласно С/7и/12.07.07-85 
-нормативное значение ветрового давления О.ЗвКЛа/звкгс/мг)
Щ Ветровой район согласно 677и/7 2.07.07 - S5
- рель еср территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют.
Грунты непучинистые, непросадочные со следу ющи ми норма-
тивнЬти характерчс ти/Сам и :
-  нормативной угол внутреннего Трения '/*-0,49рад или 23 0;
-  нормативное удельное сцепление с * * 2 КПа (0,Q2kZc/cm1) /

-  модуль деф ормации нескальных грунтов б- /4,7 МПа //5 0  кге JcmzJ
-  плотность грунта f -  78т/ м3;
-коэффициент надежности по грунту^  ̂ .

блок Зимних .теплиц пролето* 24м площадью 
Зга разрабо тан в составе трех самое таят ель м ь/х 
типовых проектов:
/. Теплицы и соединительный коридор блока Зимних теплиц 
пролетом 24 м площадью 3 га .
2. Здание подсобно- производственных помещений блока зимних 
ангарных теплиц пролетом 24м площадью 3 га
3, Блок Зимних теплиц пролетом Z4m площадью Зга.[компоновочное 
решение)

Блок теплиц с соединительным коридором состоит из /б отдела 
ных теплиц площадью 2062.1м2 каждая.

Теплицы-  прямоугольные в плане с. размерами в осях 85.5* 24 м .
Высота теплицы в коньке переменна я от 9.О30 до 9.220м высота до 
Затяжки переменная от 3.770 да 3.340м. Теплицы объеди н ен ы 

межтепличными соединительными вставками, образуя соединитель
н ы й  ко р идо р .

Зд а н и е  подсобн о  - п рои з в о дс тбен ны х помещен и й  
разработано полносборным аз конструкций серии Г ого- //S3 и. 
предназначено для обеспечения нормального производственно - 
технологического процесса. Здание однаэтажное , в  плане 
прямоугольное с размерами в  осях 24* 4вм, Вь/сота. да 
низа несущих конструкций покрытия 3,05м. 8 его составе 
предусмотрены помещения,связанные с теплицами общим 
технологическим процессом, а также бьттовые пом ещ е
на я для обслуж ивающ его персон а л а .

инженерное обеспечение :

Водопровод : хозяйственно- питьевой и производственный 
Напор на вводе хозяйственно-питьевого водопровода- 72м,напор 
производственного Водопровода 73м.
Отопление: теплоноситель- от внешних сетей 
вода, с постоянной температурой 70*С .
Горячее водоснабжение местное, по закрытой схеме с баком 
йккумул ят оро п .
Пар для термической обработки почвы от внешних сетей. Лавпепие 
0,8 мал, , насыщеннь/й

Электроосвещение- общее напряжением~  220 в и ремонтное напря
жением Зв 8.
Слаботочные устройства: радио ер акация, административно-хозяйственная 
связь- от внешнего источника,технологическая и поисковая связь с  

помощью приборов громкоговорящей связи РГс-3
Автоматизация технологических процессов с помощью комплекта оборудова
ния „ Фито АРМп киевского научно-производственного объединения „Пром автоматика." 
Министерства приборостроения и средств автоматизации ссср.

Электроснабжение электроприемников or встроенной 5 звание подсобно-производственных 
помещений комплектной Трансформаторной подстанции ктп 2* 4й8 кВА 
Вопрось/ Внешнего инженерного обеспечения решаются при привязке проекта 
к конкретной площадке.
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Типовой проект разработан ё соответствии с действу
ющими нормами и правилами и предусматривает меро- 

при я тиР, овеспечиващие взрывную, взрывопожарную и по
жарную безопасность при эксплуатации здания.

РлауВный инженер проекта (̂ ЕВССС/'КаминокийЛ.С.

Номер 
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плану

Наименован а е Ко орд им а ты

/ Теплииы и со едимительнь/а коридор
2 Подсобно- ппоигВодстВенные помеш ения
3 Аосха по ост а и  показателей трудовых достижение

х о зя й ств

0 //нрормаиионмый с т е н д

5 Скамья садовая

6 Ц веточница
П оказа тели  генерального плана

Н аи  мен  о Вани е Коли
чество t 1

/ Площадь 5 ус л о Вноix  грани ц ах  га S.S4 /00
S т о м  числе:

Н  площадь З а с т р о й к а  га 3,55 S9
/.6. площадь дорог и площадок га 0,69 //
13. площадь озеленения Sn 0,64 /4

При приёмке теплиц ё  pad ома к с объемом снегопереноса за зиму 
сёыше 200 м3/гч j согласно СНиП 2.0/.Of-32, необходимо предусматри- 
8а ть искусственные снегозащитные мероприятия и устройства 
[при отсутствии естРственнь/хЦ, совмещая их Щунхци/Ю с вет- 
розащитой и ограждением территории.
В качестве снегозащитных устройствследует предусматривать 

лесонасаждения, щиты и  заборы.
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