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УСТАНОВОЧНЫЕ
ЧЕРТЕЖИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 220  кВ

АЛЬБОМ 1
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Содержание альбома N 1 (начало)

NN
nurnah

Наименование и обозначение дакументоб. 
Наименобание листов. Стр.

Титульный лист 1
Содержание альбома 1 2 -5

Пояснительная записка 6-10
407-03-641.94-ЭП Гиборитные чертежи

1 Трансформатор ТРДНС-40000/220 91. План. 11

2 То же. Вид А и Б 12

3 То же. Спецификация к листам ЭП-1,2 13
4 Трансформатор ТРДН-63000/220 91. ТРДНС-63000/22091. План. 14

5 То же. ВидАиБ 15

6 Та же. Спецификация к листам ЭП-4.5 16
7 Трансформатор ТРДЦН-63000/220 91. План. 17
8 То же. Вид А и Б 18
9 Та же. Спецификация к листам ЭП-7.8 19
10 Трансформатор ТРДЦН-100000/22091. План. 20
11 То же. Вид А и Б 21
12 Та же. Спецификация к листам ЭЛ-10.11 22
13 Трансформатор ТДТН-25000/22091. 23

Вариант с выводом ошиновки СН вправо (  влево )  под углом 0 -20
План.

14 То же Вид А и Б 24
15 То же. Спецификация к листам ЭЛ-13,14 25
16 Трансформатор ТДТН-25000/220 91 26

Вариант с выводом ошиновки СН вправо (  влево )  под углом 70-90

на ячейковых пооталах. План.
17 То же. Вид А. 27

18 То же. Вид Б. 28

19 То же. Спецификация к листам ЭП-16.17.18 29

NN
пистов

Наименование и обозначение документов. 
Наименование листав.

Стр.

20 Трансформатор ТДТН-25000/220 91 30
Вариант с выводом ашиновкц СН вправо (  влево )  под углам 70-90
на одностоечных опарах. План.

21 То же. Вид А ~ 31

22 То же. Вид Б. 32

23 То же. Спецификация к листам ЗП-2021.22 33

24 Трансформатор ТДТН-40000/220 91. 34
Вариант с выводом ошиновки СН вправо (  влево )  под углом 0-20
План.

25 То же Вид А и Б 35

26 То же. Спецификация к листам ЭП-2425 36

27 Трансформатор ТДТН-40000/220 91 37
Вариант с выводом ошиновки СН вправо (  влево )  под углом 70-90

на ячейковых порталах. План.
28 То же. Вид Л 38
29 То же. Вид Б. 39
30 То же. Спецификация к листам ЭП-272829 40
31 Трансформатор ТДТН-40000/220 91 41

Вариант с выводом ошиновки СН вправо (  влево )  под углом 70-90
на одностоечных опорах. План.

32 То же. Вид А - 42
33 То же. Вид Б. 43

34 То же. Спецификация к листам ЭП-31,32,33 44

35 Автотрансформатор А ТДТН— 63000/220/11091 45

Вариант с выводом ошиновки СН вправо (  влево )  под иглам 0-20
План.

36 То же Вид А и Б 46
37 Та же. Спецификация к листам ЭП-35.36 47
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Содержание альбома N1 (продолжение)

i
NN

mmot
Наименование и обозначение документов. 

Наименование листов. Стр.
NN

листав
Наименование и обозначение документов. 

Наименование листов. Стр.

38 Автотрансформатор А ТДТН-63000/220/110 91 48 57 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/220/11Ц 91 67
Вариант с выводом ошиновки СН вправо (  влево )  под углом 70-90 Вариант с выводом ошиновки СН вправо (  влево )  под углам 0-20

ча ячейковых порталах. План. План.
39 То же. Вид А 49 58 То же Вид А и Б 68
40 То же. Вид Б. 50 59 То же. Спецификация к листам ЗП-57,58 69

3 41 То же. Спецификация к листам ЗП-3829А0 51 60 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/220/110 91 70

? 42 Автотрансформатор А ТДТН-63000/220/11091 52 Вариант с выводом ошиновки СН вправо (  влево )  под углом 70...90

g Вариант с выводом ошиновки СН вправо (  влево )  под углом 70-90 на ячейковых порталах. План.
CD на одностоечных опорах. План. 61 То же. Вид А 71

43 То же. Вид А 53 62 То же. Вид Б. 72
44 То же. Вид Б 54 63 То же. Спецификация к листам ЗП-60,61,62 73
45 Та же. Спецификация к листам ЗП-42АЗА4 55 64 Автотрансформатор А ТДЦТН-125000/220/11091 74
46 Автотрансформатор А ТДЦТН— 63000/220/11091 56 Вариант с выводам ошиновки СН вправо (  влево ) под углом 70-90

Вариант с выводом ошиновки СН вправо ( влево )  под углом 0-20 на одностоечных опорах. План.

План. 65 То же. Вид А 75
47 То же Вид А и Б 57 66 То же. Вид Б. 76
48 То же. Спецификация к листам ЭП-46А7 58 67 То же. Спецификация к листам ЭП-64,65,66 77
49 Автотрансформатор А ТДЦТН-63000/220/110 91 59 68 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/220/11091 78

Вариант с выводом ошиновки СН вправо ( влево ) под углом 70...90 Вариант с выводом ошиновки СН вправо ( влево )  под углом 0-20
на ячейковых порталах. План. План.

1 50 То же. Вид А 60 69 То же Вид А и Б 79
<8 51 То же. Вид Б. 61 70 Та же. Спецификация к листам ЗП-68,69 80

52 То же. Спецификация к листам ЗП-49,50,51 62 71 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/220/11091 81

1 53 Автотрансформатор А ТДЦТН-63000/220/110 91 63 Вариант с выводом ошиновки СН вправо (  влево )  под иглом 70-90si

1
Вариант с выводом ошиновки СН вправо ( влево ) под углом 70-90 на ячейковых порталах. План.
на одностоечных опорах. План. 72 То же. Вид А 82

54 То же. Вид А 64 73 То же. Вид Б 83

cl 55 Та же. Вид Б. 65 74 То же. Спецификация к листам ЭП-71,72,73 84§
1 56 То же. Спецификация к листам ЗП-53,54,55 665

iU M *
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£
Содержание альбома N1 (продолжение)

•§
1 NN 

гистод
Наименование и обозначение документов. 

Наименование листов.
Стр. NN

тто В
Наименование и обозначение документов. 

Наименование листов. Стр.

75 Автотрансформатор А ТДЦТН-200000/220/11091 85 91 9элы заземления нейтрали трансформатора и автотрансформатора 101
Вариант с Выводом ошиноВки СН Вправо (  ВлеВо )  под углом 70-.90 92 Спецификация к листам ЭП-90,91 102
на одностоечных опорах. План. 93 9эел заземления нейтрали автотрансформатора 103

76 То же. Вид А 86 А ТДТН-63000/220 91

77 То же. Вид Б. 87 94 Автотрансформатор А ТДТН-63000/220 91.

Si 78 То же. Спецификация к листам ЭП-75,76,77 88 9эел подВода питания к Выводам 0,4 кВ 104

s 79 Автотрансформатор А ТДЦТН-250000/220/110 91 89 95 Спецификация клистуЗП-94 105

Вариант с Выводом ошиноВки СН ВпраВо (  ВлеВо) под углом 0J20 96 Взаимное расположение дВух трансформаторов и ремонтных 106

*
3

План. площадок ( пример). План.
Nh 80 То же Вид А и Б 90 97 Пример размещения оборудования на ремонтных площадках. План. 107

81 То же. Спецификация к листам ЭП-79,80 91 98 То же. Перечень оборудования к листам ЭП- 94,95 108

82 Автотрансформатор А ТДЦТН-250000/220/110 91 92 99 9зел поддерживающих гирлянд. Tuni 109

Вариант с ВыВодом ошиноВки С. ВпраВо (  ВлеВо ) под углам 70 .̂90 100 9эел поддерживающих гирлянд. Тип И 110

на ячейковых порталах. План. 101 9станоВка разрядников РВС-35 на опоре о-4 h i

83 То же. Вид А 93 102 Шкаф с шинной сборкой 0,4 кВ. 112

84 То же. Вид Б. 94 103 Спецификация к листу ЭП-102 113

85 То же. Спецификация к листам ЭП-82,83,84 95 104 Установка шкафоВ ШЗВиШД на опоре 0-1 114

86 Автотрансформатор А ТДЦТН-250000/220/11091 96 105 9станаВка шкафоВ ШЗВиШАОТ на опоре 0-2 115

!sf
Вариант с Выводом ошиноВки СН ВпраВо (  ВлеВо )  под углом 70J90 106 9станаВка дВух шкафоВ ШАОТ и ШЗВ на опоре 0-3 116

на одностоечных опорах. План. 107 110кВ Гирлянда изоляторов ПС70ЕС ПСД70Е )  поддерживающая 117
1 87 То же. Вид А 97 одноцепная для двух проводов сеч. 240мм2 и более.

88 То же. Вид Б. 98 108 110кВ Гирлянда изоляторов ПС70Е(ПСД70Е)  поддерживающая 118

i 89 То же. Спецификация к листам ЭП-86,87,88 99 одноцепная для одного провода

SO ПодВод к трансформатору и автотрансформатору 100 109 110кВ Гирлянда изоляторов ПС70Е( ПСД70Е ) поддерживающая 119

силоВых и контрольных кабелей. 9злы. одноцепная с удлиненным тросом для двух проВодаВ

i

iA2
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Содержание альбома N 1 (окончание)

NN
листов

Наименование и обозначение документов. 
НаимсИивание листоо. Стр.

110 110кВ Гирлянда изоляторов ПС70Б(ПСД70Е ) поддерживающая 120
одноцепная с удлиненным тросом для одного провода

111 35кВ Гирлянда изоляторов ПС70Е(ПСД70Е ) поддерживающая 121
одноцепная для двух проводов сеч.240мм2 и более

112 35кВ Гирлянда изоляторов ПС70Е(ПСД-70Е ) поддерживающая 122
одноцепная для одного провода

113 35кВ Гирлянда изоляторов ПС70Е(ПСД70Е ) поддерживающая 123
одноцепная с удлиненным тросом для двух проводов

114 35кВ Гирлянда изоляторов ПС70Е(ПСД70Е ) поддерживающая 124

однаиепная с удлиненным тросом для одного провода
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1. Вбедение
Типобые материалы для проектирования Установочные чертежи 

трансформаторов220кВ0 разработаны А Л  “Институт “Севзапзнерго-  
сетьпроект0 (взамен 407-03-528.88) на основании Перечня проектных работ 

Минтопэнерго Российской федерации, выполняемых за счет средств 
Гпсбюджета в 1994 году.

5

В работе приведены чертежи установки понижающих трансфор
маторов ( в том числе, автотрансформаторов )  с высшим напряжением 
220 кВ и мощностью о т 40 до 250 MBA, изготавливаемых Московс
ким электротехническим заводом им. Куйбышева (МЭЗ). Тольяттинс_ 
ким электротехническим заводам (ТЭ З ) и Запорожским трансформа
торным заводом (З ТЗ \

Основные технические данные узла установки трансформаторов 
220кВ, включенных в работу, приведены в таблице (см.лист ПЗ-4,5)

Разработанные в проекте чертежи выполнены на основании конс
трукторской документации заводов изготовителей в соответствии 
с номенклатурами 1993г. и учитывают ведение планово-предупреди
тельного ремонтного обслуживания трансформаторов на мщсте их 
установки с помощью автокранов.

Типовые материалы для проектирования предназначены для приме
нения в районах с 1-IV степенью загрязненности атмосферы, при вы
соте установки оборудования до 2000 м над уровнем моря и сейсмич
ностью не выше 6 баллов.
На чертежах дана полная высота трансформаторов для варианта 
с изоляцией вводов нормального исполнения.

Удостоверяю, что проект соответствует действующим 
нормам и правилам

Гпавный инженер проекта Т. В. Калугина

6

Узел вывода ошиновки СН трехобмоточных трансформаторов и 
автотрансформаторов разработан с использованием изобретения по 
авторскому свидетельству N 1083273 ( заявитель -  и н -т  "Севэап-  
знергасетьпроект “).

Конструктивно- компоновочные решения
Установка трансформаторов принята на катках (поставляемых комплек

тна с трансформаторами), опирающихся на направляющие, предусмотренные 
в фундаменте.

С целью унификации проектных решений в работе принята единая привяз
ка продольной оси установки трансформаторов по отношению к оси дороги 
обслуживания -8  м. Зто обеспечивает возможность производить монтаж и 
ремонт всех трансформаторов при помощи автокранов серийного изготовле
ния, располагаемых на дороге, без перекатки трансформаторов по фундамен
ту.

Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при пов
реждении Трансформаторов под ними, в соответствии с ПУЗ ( шестое изда
ние) п.4.2.70* предусмотрены гравийная подсыпка с бортовым ограждением, 
которые совместно образуют маслоприемник, рассчитанный на полный обьем 
масла установленного трансформатора

Типы маслоприемников и их параметры в зависимости о т устанавливаемо
го трансформатора указаны в таблице (смолист ПЗ-5).

Отвод масла из маслаприемника, а также ливневых вод, попадающих в 
него, осуществляется подземным трубопроводом в маслосборник.

407-03-641.94-ПЗ
НачЛТПП Раменский / 06,94

Пояснительная записка

Стадия Лист Листав
ГИП Калугина ^ 06.94 Р 1 5
Нач.гр. Левченко & 06.94

’СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

Ц ,С Ш У(М  ч Формат А З



Высота установки трансформаторов \на фундаменте принято для Всех 
типов одинаковой и Выдрана с учетом Возможности установки и Выкатки 
трансформаторов дез разборки бортоВых ограждений маслоприемникоб 
(подробней о конструкции маслоприемникоВ и фундаментов под трансформато
ры см. альбом 2 данного проекта).

Для крепления Внешней ошиноВки трансформаторов используются типовые 
железобетонные либо стальные порталы. Для дбухобмоточных трансформаторов, 
а также для трехобмоточных и автотрансформаторов с Выводам ошиноВки 
СН ВпраВо (ВлеВо) под углом до 20 устанавливается один ячейкЬВый портал 
220 кВ, именуемый трансформаторным. Для случаев ВыВода ошиноВки СН ВпраВо 
(ВлеВо) под углом 70... 90, кроме того, устанавливается у  трансформатора 
дополнительный портал П - образной конструкции либо одностоечная опора соот
ветствующего класса СН, с Вертикальным расположением проВадаВ.

Крепление спусков ошиноВки ВН к трансформаторам осуществляется В отВет-  
Вительных зажимах, расположенных В пролете над трансформатором.

ПодВеска на портале ошиноВки СН трехобмоточных трансформаторов осуще
ствляется с помощью тросоВых растяжек, разработанных по изобретению а. с. 
N1083273. Крепление тросоВ к порталу показано В узлах I и Л. (лист эп -99,100)

ОшиноВка ВыВодоВ ВН и СН принята с учетом перехода на следующий боль
ший по мощности трансформатор.

Минимальное сечение проВодоб ошиноВки ВН Всех трансформаторов, кроме мощ
ности 200 и 250MBA, Выбрана по условиям короны ( АС-240/32), а для 200 и 
250MBA -по  нагребу проВодоВ ( АС -  400/51 и АС -500/54. соответственно).

Минимальное сечение проВодоВ ошиноВки СН Всех трансформаторов принято 
по нагребу проВодоВ. При этом учитывалась перегрузка на 40% В аварийном 
режиме только для ВН.

При привязке эти сечения могут увеличиваться па соображениям унификации 
проВодоВ В целом по ОРУ с соответствующей корректировкой привязываемых 
чертежей.

ОшиноВка НН(10 или 6 кВ) В данной работе не рассматривается, т.к. Входит 
В обьем типового проекта шинных мостов и гибких связей 10 ( 6 ) кВ (4 0 7 -0 3 - 
-458.87), разработанного ин -  том ХеВзапзнергосетьпроект!

7

Шинный мост 10(6) кВ на чертежах трансформаторов пока
зан пунктирам.

В случае необходимости присоединения заземляющих реакто
ров 35 кВ к нейтрали трансформатора, предусматриваются 
кронштейны для подвески провода, устанавливаемые на транс
форматорном портале.

Компоновка узла установки заземляющих реакторов и ее под
ключение к трансформатору Выполняются В соответствии с ре
комендациями типовой работы 9 Установка трансформаторов соб
ственных нужд до 630кВА и дугогасящих катушек до 3 5 к В 9.
(407 -  03 -  508.88) института ТеВэапэнергосетьпроект9

Защита оборудования узла установки трансформаторов от 
прямых ударов молнии предусматривается для случаев установ
ки молниеотвода на трансформаторном портале В соответствии 
с требованиями ПУЗ пп. 42.135и 42/137.

В случаях, когда оборудование узла установки трансформа
торов находится В зоне защиты других молниеотводов ПС, 
установка молниеотВЬда на трансформаторном портале не тре
буется.

Заземление корпуса трансформатора и порталов ошиноВки 
осуществляется стальной полосой сечением 3 0 x4  мм. присое
диняемой к общему контуру заземления подстанции.
Сечение полосы принято с учетом однофазного тока корот
кого замыкания 20 к А. При больших токах сечение полосы 
заземления подлежит увеличению из расчета 6 мм на каждый 
к А тока короткого замыкания.

Прокладка силовых и контрольных кабелей к трансформа
торам В пределах маслоприемникоВ принята поверхностной В 
металлических коробах заводского изготовления.

407-03-641.94 -ПЗ
U j G O f ^ M i A  ^  Формат АЗ
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3. Указания по применению 
электротехнической части проекта:

Проектные материалы электротехнической части могут быть по 
их применению разделены на следующие группы;

1. Чертежи, предназначенные для применения Q конкретных проектах 
без каких либо изменений.
К ним относятся чертежи установки трансформаторов и оборудования.

2. Чертежи, предназначенные для применения в конкретных объектах, 
нуждающиеся в уточнении при привязке.
К этой группе относятся спецификации оборудования и материалов. При 
привязке этих листов уточняются параметры ошиновки и аппаратные за
жимы.

3. Чертежи, используемые в качестве справочного материала.
К ним относятся: пояснительная записка, спецификации оборудования,
чертежи размещения оборудования на ремонтных площадках

При компоновке конкретных подстанций с использованием узла уста
новки трансформаторов по данной работе следует учитывать:

1. СНиПИ2-77 по защите от шума.
2. п. 42.233. ПУЭ о сооружении огнезащитных перегородок между 

трансформаторами мощностью 63 MBA и более при расстоянии в свету 
между ними менее 15 м.

3 .0 сооружении специальных площадок вблизи трансформаторов
(со стороны, противоположной соседнему) для размещения демонтируемых 
элементов (см. ЭП -  96,97,98.).

4. п. 4.2.137,150 ПУЗ о допустимости защиты трансформаторов со 
стороны СН разрядниками, установленными в ОРУ.

5. п. 4.2.137. ПУЭ о недопустимости установки молниеотводов на 
трансформаторных порталах в случаях, когда эквивалентное удельное 
сопротивление грунта в грозовой период превышает 3500мл.

6 .0 сооружении анкерных устройств для перемещений трансформа
торов соответственно рекомендациям строительной части проекта.

7. п.4.2.71. ПУЭ и Минэнерго от 02.07.81N221 по вопросам пожаро
тушения.

407-03-641.94- ПЗ лист
3

^ Формат АЗ
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N
п/п

Тип
трансформатора

Номи-
наль-
ноя

мощ
ность,
MBA

Номинальное напряжение, 
кВ

Схема и группа 
соединения обмоток

Завод
изго
тови
тель

N заводского чертежа, 
год выпускаВН СН НН

Щ -Н Н }

Двухобмоточные трансформаторы
1 ТРДНС-40000/220-У1 40

230

- 6,3-6,3 
6,6-6,6 
11,0-11,0 
11,0-6,0 Ун/Д-Д-11-11

ТЭЗ ИБМД.672.638.010 ГЧ .Ж 1986 г
2 ТРДН-63000/220-У1 63 - ТЗЗ ИБМД.672.638.018ГЧ.яЗв, 1988 г
3 ТРДЦН-63000/220-У1 63 - МЗЗ ОБТ.314.677:4я, 1991 г
4 ТРДНС-63000/220-У1 63 - 6,3-6,3 ТЗЗ ИБМД.672.638.018ГЧ.“3Я, 1988 г
5 ТРДЦН-100000/220-У1 100 - 11,0-11,0 ЗТЗ ИПБД.672.738.002ГЧ*2Я, 1987г

Трехобмоточные трансформаторы
6 ТД ТН-25000/220-У1 25

230
6,6

УнЛн/Д-0-0
ЗТЗ ИПБД.672.548.013,1990 г

7 ТД ТН-40000/220-У1 40 11,0 ТЗЗ 1АС.715216. ГЧ Я15Я, 1988 г
Автотрансформаторы

8 А ТД ТН-63000/220/110-У1 63 0,4 ГнаОто/Ун-Ю 
(Д/Гн-11-mD-o СН) ТЗЗ ИБМД.672.648.020 ГЧ.Я4я, 1990г

9 А ТДЦТН-Б3000/220/110-У1 63 ~BW ТЗЗ ИБМД.672.648.010 .*21', 1987г
10 А ТДЦТН-125000/220/1Ю-У1 125 230 121 6,3; 6,64П Г 44 f Ун авто/Д-0-11 ЗТЗ ИБДШ.672.748.001ГЧ Я5Я, 1987г
11 А ТДЦТН-200000/220/110-У1 200

7и,э; 11JL
38,5 ЗТЗ ИПБД.672.748.002ГЧ ГГ, 1988 г

12 А ТДЦТН-250000/220/110-У1 250 — т ~  
..ш  . ЗТЗ ИПБД.672.848.007ГЧ, 1988 г

Расшифровка буквенных обозначений трансформаторов 

Т -  трехфазный ( первая буква )
Д -  масляное охлаждение с дутьем и естественной циркуляцией масла 
ДЦ -  масляное охлаждение с дутьем и принудительной циркуляцией масла

* -  обмотка НН отмеченных трансформаторов может быть 
выполнена по отдельному заказу напряжением 38,5 кВ.

Т
н
с
А
Р

t

-  трехобмоточный ( третья буква )
-  выполнение одной из обмоток с устройством РПН
-  для собственных нужд электростанций
-  обозначение автотрансформатора
-  расщепление обмотки НН на две

407-03-641.94-ПЗ 7
й Щ Т П С
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N
п/п

Тип
трансформатора

Мощ
ность,
MBA

ЗаВой
изго
тови
тель

Масса трансформатора, кг Колея, мм Габаритытрансформатора.
ж N

устано
вочного
чертежа

Маслоприемник Характерис
тика крана

полная
транс
порт

ная
коло
кол

масло
(Всего)

доли
вае
мое

масло

поперечна*
про
доль
ная

шири
на

длина
Тип

масло-
прием
ника

Гибориты 
маслоприем- 

ника, 
м

Пло
щадь,
м2

Объем.
м3

Г пузо- 
побьем- 
часть, 

т

Длина
стре

лы,
м

Дбухобмоточные трансформаторы
1 ТРДНС-40000/220-91 40 ТЗЗ 98200 83100 8471 27000 6200 3000 1524 5280 7950 ЭП-1„3 МП-3 13,05x9,57 124,9 37,9 25 20

2 ТРДН-63000/220-У1 63 ТЗЗ 115000 92200 7700 29200 9700 3000 1524 5200 8200 3H-4J5 МП-3 13,05x9.57 124,9 37,9 25 20
203 ТРДЦН-63000/220-У1 63 МЭЗ 129800 113500 8500 34000 4500 3000 1524 5100 8630 ЭП-7-.9 МП-2 1621x9.57 156,1 47,4 25

4 ТРДНС-63000/220-У1 63 ТЗЗ 115000 92200 7700 29200 9700 3000 1524 5200 8200 30-4J5 МП-3 13,05x9.57 124,9 37,9 25 20
5 ТРДЦН-100000/220-У1 100 ЗТЗ 162000 142000 9020 44000 5000 2500 1524 4180 9315 ЗП-10Л2 МП-1 19.57x9.57 187,28 56,9 25 20

Трехобмоточные трансформаторы
6

_ 7
ТДТН-25000/220-У1 25 ЗТЗ 85000 75000 7460 30000 6766 3000 1524 4800 8700 30-13J23 МП-3 1325x9.57 124,9 372

37,9
25 20

ТДТН-40000/220-У1 40 ТЗЗ 106000 87000 7307 30300 8071 3000 1524 5215 8880 ЭП-24„35 МП-3 1325x9,57 124,9 25 20
Автотрансформаторы

8
~9

А ТД ТН-63000/220АЮ-91 63 ТЗЗ 107000 86500 8270 35500 9000 3000 1524 5250 9050 ЭП-35-.45 МП-2 16.31x9,57 156,1 47.4 25 20
А ТДЦТН-63000/220/1Ю-У1 63 ТЗЗ 123200 102100 8148 44600 8200 3000 1524 5200 9700 ЗП-46...56 МП-1 19,57x9.57 18728 56,9 63 24

10 
- 11

А ТДЦТН-125000/220/110-У1 125 ЗТЗ 156000 137000 8380 47000 6000 2x2100 1524 5120 10685 30-57J67 МП-1 19.57x9,57 18728 56,9 40 20
А ТДЦТН-200000/220/110-У1 200 ЗТЗ 215000 182000 10470 59000 8000 2x2000 1524 5300 12000 ЗП-68...78 МП-4 2223x12,83 292,9 89 63 24

12 А ТДЦТН-250000/220/1Ю-91 250 ЗТЗ 233000 202000 10630 68500 7800 2x2000 1524 5385 10570 3n-7SJ89 МП-4 2223x12,83 292.9 89 40 20

ЗаВоды-иэготоВители трансформаторов

МЭЗ -  Московский электротехнический эаВоб Трансформаторы и аВтотранформаторы поз. 1,2,8 иэготаВлиВа• 
им. КуйбышеВа. южя ш к же Q исполнении хл.

ТЗЗ -  Тольттинский электротехнический эаВоб 
СВПО 'Трансформатор*.

ЗТЗ -  Запорожский трансформаторный эаВоб 
ПО “Запоражтрансформатор*.

4 0 7 - 0 3 - 6 4 1 . 9 4 - П З
Лист

5
ц с т н *  v,
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К контуру заземления

Контактные выводы
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Ведомость оснобных комплектов рабочих чертежей

Остановка разработано на основании чертежа ИБМД 672 638 010 ГЧ  '13я 1986 г. 
Тольяттинскога электротехнического завода.

3. Строительную часть узла установки автотрансформатора см. лист К С -1.
4. Гирлянды изоляторов, ошиновка ВН и СН, показанные пунктиром, 

не входят в объем данного листа.
5. Спуски к автотрансформатору выполняются на S...6 % длиннее расстояния 

между точкой соединения проводов и контактным выводом.
6. Подвод к трансформатору силовых и контрольных кабелей, а также выполнение 

узла заземления нейтрали трансформатора см. листы ЭП-90...92
7. Трансформатор установить с уклоном 1...15 % в сторону противоположную 

расширителю.

Обозначение Наименование Примечание

407-03-641.94-ЭП Электротехнические чертежи Альбом 1

407-03-641.94-КС Строительные конструкции Альбом 2

ГИЛ

Начлтд. Раменский ^  j
Нхонтр. ЛеВчвнка

Калигина
Наняр. ЛеВченка

*%34
7634
0634
0634

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор 
ТРДНС-40000/22091

План.

Лист Листов

114
т&ивнвтсвгырпвсг
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Спецификация оборудования и материалов

I

Марка,
ПОЗ. Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

1 ТУ 16-672 019-83 Трансформатор
трехфазный двухобма-
точный типа CMjnaL•

ТРДНС-40000/220У1 1 лицу

3 407-0384134 -ЭП - 104 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШД-2 1

4 407-03-64134~КС- 4 7 Опора лад шкаф 0-1 1

'
10 Провод сталеалюми-

ниевый ГОСТ839-80
АС-240/32 45 092 м

Масса трансформатора (в к г )

1. Полная -  98200
2 Транспортная -  83100

■§ 3. Колокол -  8471
4. Масла (всего )  -  27000
5. Масла, подлежащего доливку 

(заводам не поставляется) -  6200

I

13

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

12 Полоса заземления

ш ш ш ж 15 0.94 м

20 ТУ34 1311438-89 Зажим аппцратный
прессуемый
А4А-240-8 5 OJ514

25 ТУ34 1310703-91 Зажим ответвительный
прессуемый
0А-240-1 3 0.435

44 ТУ34 27 Ю954-85 Зажим аппаратный
штыревой АШМ-20-1 1 1J58

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

ОШ

Трансформатор 
ТРДНС-40000/220У1

Стадия Лист Листов
Начлтд. Раменский у

Р 3Нкантр. ЛеОченко 1 л -!■
tap

ГИЛ Калугина ОШ
ОШ Спецификация 

к листам ЗП- 1,2
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
Начгр. ЛеВченка

Щ  Формат А З
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Ось дороги
К контуру заземления

А V каВельный латок
1. См. вместе с листами ЭП- 5,6.
2. Установка разработана на основании чертежа ИБМД 672 638 018 ГЧ  *3' 1988 г. 

Тольяттинскога электротехнического завода.
3. Строительную часть узла установки автотрансформатора см. лист К С -1.
4. Гирлянды изоляторов, ошиновка ВН и СИ, показанные пунктиром, 

не входят в объем данного листа.
5. Спуски к автотрансформатору выполняются на 5 -6  % длиннее расстояния 

между точкой соединения проводов и контактным выводом.
6. Подвод к трансформатору силовых и контрольных кабелей, а также выполнение 

узла заземления нейтрали трансформатора см. листы ЭП- 90-92
7. Трансформатор установить с уклоном 1-1,5 % в сторону противоположную 

расширителю.

Контактные выводы
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Начлтд. Раменский А
Нхантр. Левченко 06.94
ГИЛ Калигинп 06.94
Нанят. Левченко 0634

4 0 7 -0 3 -6 4 1.94-ЗП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

72
ТРДН-63000/22091 

ТРДНС-63000/22091

План.
1СЕВЗАПЗНЕРГ0ССТЬПР0£КГ\ 

САНКТ-ПЕТЕРБИРГ

V5 Формат А З
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Спецификация оборудования и материалов

I

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол Масса

еджг
Приме
чание

1 Трансформатор
трехфазный двухобмо-
точный типа CMHrni
ТРДНС-63000/22091 1 лицу
ТРДН-63000/22091 1
ГОСТ-17544-85

3 407-03-641.94-ЭП-104 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШД-2 1

4 407-03-641.94-КС-47 Опара под шкаф 0-1 1

10 Провод сталеалюми-
ниевый ГОСТ839-80 45 0.92 м

Масса трансформатора (в к г )

1. Полная -115000
2 Транспортная -  92200
3. Колокол -  7700
4. Масла ( всего ) -  29200
5. Масла, подлежащего доливке 

(заводом не поставляется) -  9700

16

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

едхг
Приме
чание

12 Паласа заземления
т (* № T W WШ з  ГОСТ555-88 15 0.94 м

20 ТУ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый
А4А-240-8 5 0.514

25 ТУ34 1310703-91 Зажим ответвительный
прессуемый
0А-240-1 3 0.435

44 ТУ34 2710954-85 Зажим аппаратный
штыревой АШМ-20-1 1 1.68

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

трансформатор 
ТРДНС-63000/220У1 
ТРДН-63000/220У1

Стадия Лит Листов
НачмяА

Р 6Нжантр. Левченко 0096
ГИЛ Калугина 0GS4 Спецификация 

к листам ЭП- 4,5
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-ПетербургНачгр. Левченко (йГ 0634КУ L fffU J ?  %Ji i  Т ,

й ^ т п г -  Формат АЗ
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К контуру заземления Контактные Выводы

B H W
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А  \  кабельный лоток
1. См. Вместе с листами ЭП- 8,9.
2. Установка разработана на основании чертежа ОБТ 314 677 V 1991 г. 

Московского электротехнического завода им. Куйбышева
3. Строительную часть узла установки автотрансформатора см. лист КС-2.
4. Гирлянды изоляторов, ошиновка ВН и СН, показанные пунктиром, 

не входят в объем данного листа.
5. Спуски к автотрансформатору выполняются на 5...Б % длиннее расстояния 

между точкой соединения проводов и контактным выводом.
6. Подвод к трансформатору силовых и контрольных кабелей, а также выполнение 

узла заземления нейтрали трансформатора см. листы ЭП-90„.92
7. Трансформатор установить с уклоном 1.Л5 % в сторону противоположную 

расширителю.

Начлтд.
Нжантр.

Нач.гр.

ЛеОченко
Раменский С  Tjjjuus- 0634

06.34
0634
0634

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор
ТРДЦН-63000/220У1

План.

Стадия

СЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ- 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат АЗ





Спецификация оборудования и материалов

I

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

1 ТУ 16-ИАЯК.672000. Трансформатор
048-90 трехфазный дВухабмо-

точный типа CMMiat■
ТРДЦН-Б3000/220У1 1 лицу

3 407-03-641.94-ЭП-105 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-4 1 327

4 407-03-641.94-КС-48 Опара под шкаф 0-2 1

10 ПроВод сталеалюми-
ниеВый ГОСТ839-80
АС-240/32 45 0.92 м

Масса трансформатора (Вкг)
1. Полная -129800
2 Транспортная -  113500
3. Колокол -  8500
4. Масла ( Всего ) -  34000
5. Масла, подлежащего долиВке

(эаВодом не поставляется ) -  4500

19

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

12 Полоса заземления
Ш Ш Ш & - 15 0.94 м

20 ТУ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

А4А-240-8 5 0314

25 ТУ34 1310703-91 Зажим отВетВительный
прессуемый
0А-240-1 3 0.435

45 ТУ34 2710954-85 Зажим аппаратный
штыревой АШМ-16-1 1 1.59

407-03-641.94-ЭП
т ш

форматоров 220кВУстановочные чертежи транс
Трансформатор 

ТРДЦН-63000/220 У1
Стадия Лист Листад

Начат!
Р 9Иконтр. ЛеВченка * tmff 06.94

ГИЛ Калугина 06Щ Спецификация 
к листам ЭП- 7,8

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-ПетербургНачар. ЛеВченка 0634

flULIHUn I f, U__________
№  Формат АЗ
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К контуру заземления

1. См. вместе с листами ЭП- 11,12.
2. Установка разработана на основании чертежа ИПБД 672 738 002 ГЧ “2е 1987 г. 

Запорожского трансформаторного завода ПО “Запорожтрансформатор'
3. Строительную часть узла установки автотрансформатора см. лист КС-3.
4. Гирлянды изоляторов, ошиновка ВН и СН, показанные пунктиром, 

не входят в объем данного листа.
5. Спуски к автотрансформатору выполняются на 5„6 % длиннее расстояния 

между точкой соединения проводов и контактным выводом.
6. Подвод к трансформатору силовых и контрольных кабелей, а также выполнение 

узла заземления нейтрали трансформатора см. листы ЭП-90~92

Контактные выводы
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407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

ТРДШ-100000/220У1

План.

Стадия

10
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

САНКТЧШ Т&БНРГ

U,00i!i5b"0\ 8Л Формат АЗ
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Спецификация обору Задания и материалов

Марка, 
поз. Обозначение Наименование Кол Масса

еджг
Приме
чание

1 Таансфоаматоа
трехфазный двухобма-
точный типа cMjnai '

ТРДЦН-10000/22041 1 лицу
ГОСТ 17544-85

3 407-03-641.94-ЭП-105 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-4 1

4 407-03-641.94-КС-48 Опора паб шкаф 0-2 1

10 Провод сталеалюми-
ниевый ГОСТ839-80
АС-240/32 45 0.92 м

I

Масса трансформатора (О кг)

1. Полная -162000
2 Транспортная -  142000
3. Колокол -  9020
4. Масла (всего ) -  44000
5. Масла, подлежащего доливке 

(заводом не поставляется ) -  5000

22

Марка,
поз Обозначение Наименование Кал. Масса

еджг
Приме
чание

12 Паласа заземления
15 0.94 м

T934 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый
А4А-240-8 5 0£14

'
25 T934 1310703-91 Зажим ответвительный

прессуемый
0А-240-1 3 0.435

45 T934 2710954-85 Зажим аппаратный
штыревой АШМ-16-1 1 1.59

407-03-641.94-ЭП
9становочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор 
ТРДЦЦ-100000/22041

Стадия Лист Листай
Начмтд Раменский / TzBUUAчу 0634 Р 12Нкантр. Лейченка 0634
ГИЛ Калягина 0634 Спецификация 

к листам ЭП- 10,11
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-ПетербургНачгр. Лейченка м 0634

53 Формат АЗ
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К контуру заземления

1. См. Вместе с листами ЭП- 14,15.
2. Установка разработана на основании чертежа ИПБД 672 548 013 Г У , 1989 г. 

Запорожского трансформаторного заВодо.
3. Строительную часть узла установки автотрансформатора см. лист К С -4.
4. Гирлянды изоляторов, ошиноВка ВН и СН, показанные пунктирам, 

не Входят В объем донного листа.
5. Спуски к автотрансформатору Выполняются на 5~6 % длиннее расстояния 

между точкой соединения проводов и контактным Выводом.
6. Подвод к трансформатору силовых и контрольных кабелей, а также выполнение 

узла заземления нейтрали трансформатора см. листы ЭП-90„92

Начмтд.
Нжантр.
ГИЛ
Начгр.

23

Контактные выводы
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Левченко. .
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0̂634
0634
06.94
0634
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ш

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220 кВ

ТДТН-25000/220 У1
Вариант с Выводам ошиновки СН впрада СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

(Влево) под углам 0l20? План.

13
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат А З
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1. См. вместе с листами ЭП- 13,15.
2. Кабельные короба и ошиновка НН на виде А условно не показаны.
3. Необходимость и сторона установки молниеотвода на 

трансформаторном портале уточняются по чертежам 
заземления и молниезашиты ПС.

4. Марки М-21, М-22 или М-23 (смлисты КСМ-15,1Б) предназначены для подвода 
ошиновки V '  СН при подключении заземляющих реакторов.

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220 кВ

Начатд. Раменский ^ 06.94 Трансформатор 
ТДТН-25000/220 91

Стадия Лист Листов
Нхантр. Левченко 06.94 Р 14ГИП Калиеино •JfjtuMs 0634
Начгр. ЛвВченка fix 0634 Вариант с выводом ошиновки 

СН вправо (влево) под делам 
_______ аЬо-'виылоБ._______

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

U11Q ^^V O \ Формат АЗ



Спецификация аборудоВшшя и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал Масса

едхг
Приме
чание

1 ТУ 1Б-ИПБД-Б72548. Трансформатор трех-
013 ТУ Фазный таехобмоточный

комплектна со шкафам
автоматического упраВ-
ления охлаждением ШД-2 CMJJtai■

ТДТН-25000/220У1 1 лицу

5 407-03-641.94-ЭП-101 Разрядник Вентильный с
регистратором срабаты-
ВанийРР1 РВС-35 3 7525

6 407-03-641.94-КС-49 Опора под разрядник 0-4 1

ПраВод сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 032 мдЛяВЬ
11 АС-120/19 135 0385 ч для СН

Масса трансформатора (Вкг)

1 Полная -85000
2 Транспортная -  75000
3. Колокол -  6000
4. Масла (Всего ) -  29000
5. Масла, подлежащего долиВке 

(заВодом не поставляется) -  4000

25

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

едхг
Приме
чание

12 Паласа заземления
30 0.94 м

16 407-03-641.94-ЗП-111, 35 кВ. Гирлянда иэолято-
112 РОВ рпЛрррщпПтпщпя

одноцелная ПС70Е
( ПСЛ70Е ) 3 С =3

T9 34 1311438-89 Зажим аппаратный
поессиемый

20 А4А-240-8 5 0514
22 А2А-120-8 9 0227

ТУ34 1310703-91 Зажим отВетВительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0.435
26 0А-120-1 3 0,17

ТУ34 1311050-90 Распорка дистанционная i

27 Р-2-120 3 05
T934 2710954-65 Зажим аппаратный

иапыреВой
45 АШМ-16-1 4 159

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор 
ТДТН-25000/220У1

Стадия Лист Листов
Начмтд. Раменский ^ 9634 Р 15Нжонтр. /Множа 9634
ГИЛ Калугина Mutî 0634 Спецификация 

к листам ЗП- 13,14
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-ПетербургНачгр. /Множа d№ 0634

U , C b i £ b V O \  ~ З о  Формат А З
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1. См. Вместе с листами ЗП-17,18,19.
2. Установка разработана на основании 

чертежа ИПБД 672 548 013 ГЧ  1989 г. 
Запорожского трансформаторного 
завода.

3. Строительную часть узла установки 
автотрансформатора см. лист КС-5.

4. Гирлянды изалятароб, ошиноВка ВН и СН, 
показанные пунктиром, не Входят В объем 
данного листа.

5. ПадВод к автотрансформатору силоВых и 
контрольных кабелей, а также Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы ЭП-90...92.

6. Спуски к автотрансформатору Выполняют
ся на 5.„6 % длиннее расстояния между 
точкой соединения проВодоВ и контактным 
Выводом.

7. Необходимость и сторона установки 
молниеатВода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниеэащиты ПС.

407-03-641.94 -ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220 кВ

ТДТН-25000/220У1
Вариант с  Выводам ошиновки СН вправо 
(Влево) под углом 70 £. 90°на ячейковых 
________порталах. План.

Р 16
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат A 3
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1. См. вместе с листами ЭП- 16,18,19.
2. Кабельные короба и ошинабка НН на биде А условно не показаны.
3. Необходимость и сторона установки молниеотвода на 

трансформаторном портале уточняются по чертежам 
заземления и молниеэащиты ПС.

4. Марки М-21, М-22 или М-23 (смлисты КСМ-15,16) предназначены для подвода 
ошиновки V  СН при подключении заземляющих реакторов.

НачлтЗ.
Нжонтр,
ГИЛ
Начгр.

дрОчещ
Калигина
ЛеВченка

Раменский
0634
0634
0634

4 0 7 - 0 3 - 6 4 1.94-Э П
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор 
ТДТН-25000/220У1

Вариант с  Выводом ошиновки СН ВлраОа 
(Влево) под углом 70°J9 0 °m  ячейковых 

порталах. Вид А.

Стадия Лист

17
Листад

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

UjOQ &bVQ'l Формат А З





Спецификация оборудования и материалов

I

Марка, 
поз: Обозначение Наименование Кал.Масса

едхг
Приме
чание

1 ТЫ 16-ИПБД-672548 Трансформатор трех-
013 ТЫ Фазный трехабмоточный

комплектно со шкафом
автоматического упраВ-
ления охлаждением ШД-2 CMjnai
ТДТН-25000/220У1 1 лицу

5 407-03-641.94-ЭП-101 Разрядник Вентильный с с
регистратором срадаты-
Ваний РР1, РВС-35 3 7525

6 407-03-641944(0-49 Опора под разрядник 0-4 1

ПроВад сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 0,92 м для ВН
11 АС-120/19 1350385 ч для СИ

Масса трансформатора (Вкг)
1 Полная -  85000
2 Транспортная -  75000
3. Колокол -  6000
4. Масла (Всего ) -  29000
5. Масла, подлежащего долиВке 

(заводам не поставляется) -  4000

29

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

12 Полосд заземления
т ш т ж 30 0.94 м

13 407-03-641.94-ЭП-99 Ыэел поддерживающих
гирлянд. Тип1 1

ТЫ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

20 А4А-240-8 5 0J514
22 А2А-120-8 9 0227

ТЫ34 1310703-91 Зажим отдетВительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0.435
26 ОА-120-1 9 0,17

ТЫ34 1311050-90 Распорка дистанционная
27 Р-2-120 6 03

45 ТУ 54 2710954-85 Зажим аппаратный
1

штыревой АШМ-16-1 4 1,59

407-03-641.94-ЭП
ЫстаноВочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор 
ТДТН-25000/220Ы1

Стадия Лист Листов
Начмтд. Раменский / 7634

Р 19Нжантр. ЛеВченка Ж 76.94
ГИЛ Калугина ЗЫ иЧ- 7634 Спецификация 

к листам ЭП- 16,17.18
СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
Начлр. ЛеВченка 76.94

' ’V ил 1 ш, //, IV ______
^  Формат А З
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1. См. Имеете с листами ЗП-21,22.23.
2. Установка разработана на основании 

чертежа ИПБД 672 548 013 ГЧ 1989 г. 
Запорожского ьрансфарматорного 
завода.

3. Строительную часть узла установки 
автотрансформатора см. лист КС-6.

4. Гирлянды изоляторов, ошиноВка ВН и СН, 
показанные пунктиром, не Входят В объем 
данного листа.

5. ПодВод к автотрансформатору силоВых и 
контрольных кабелей, а также Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы ЭП-90„92.

6. Спуски к автотрансформатору Выполняют
ся на 5...Б % длиннее расстояния между 
точкой соединения проВодоВ и контактным 
ВыВадам.

7. Необходимость и сторона установки 
молниеатВода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниеэащиты ПС.

§

!
1

ТОО

1---------------------------

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начлтд. Раменский / В634 Трансформатор 
ТДТИ-25000/22031

Стадия Лист Листов
Нжантр. ЛаВченка 0634 Р 2 0ГИЛ Калигина 0634
Нтсгр. ЛаВченка W 0634 Вариант с  ВыВадам ЬшинпВки СН  ВпраВа СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(Влада) под углом 70°. 90°на одностоеч- 
ных опарах. План.

Формат A S
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1. См. вмест е с  лист ами Э П -20 ,2 1 ,2 3 .

4 0 7 - 0 3 - 6 4 1 .9 4 -ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начлтд. Роменский с'Зтьи**-'0634 Трансформатор 
ТДТН-25000/22041

Стадия Лист ЛистовНжонтр. Лебченко Ж/ 06,94 Р 22ГИЛ Кплигина 06.94Нач.гр. Лебченко df 0634Вариант с Выбодом ошинобки СН Вправо (влево) под углом 70430она абнастоеч- ных опорах. Вид Б.
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
оЬ Формат АЗ



Спецификация оборудования и материалов

I■ч:

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

едкг
Приме
чание

1 ТУ 16-ИПБД-672548 Трансформатор трех-
013 ТУ фазный трехобмоточный

комплектно со шкафам
автоматического упраВ-
ления охлаждением ШД-2 cMjnai

ТД ТН-25000/220У1 1 лицу

5 407-03-641.94-ЭП-101 Разрядник Вентильный с
регистратором срабаты-
ВанийРР1, РВС-35 3 7525

6 407-03-641.94-КС-49 Опора под разрядник 0-4 1

ПроВод сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 0,92 мдляВИ
11 АС-120/19 135 0285 ч для СИ

Масса трансформатора (О к г)

3 1 Полная -85000
2 Транспортная -  75000
3. Колокол -  6000
4. Масла ( Всего )  -29000
5. Масла, подлежащего далиОке 

(заВодом не поставляется ) -  4000

33

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

едкг
Приме
чание

12 Полоса заземления

Ш Ш ' Ш 30 0.94 м

13 407-03-641.94-ЭП-100 Узел поддерживающих
гирлянд Тип U 1

ТУ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

20 А4А-240-8 5 0.514
22 А2А-120-8 9 0227

ТУ34 1310703-91 Зажим отВетВительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0.435
26 0А-120-1 9 0,17

27 ТУ34 1311050-90 Распарка дистанционная
Р-2-120 6 0,5

ТУ34 27109 54-85 Зажим аппаратный
штыревой

44 АШМ-20-1 1 1,68
45 АШМ-16-1 3 1,59

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор
ТДТН-25000/220В1

Стадия Лист Листов
Начлтд. Раменский с 06.94

Р 23Нконтр. ЛеОченка м 06.34
ГИЛ Калугина ЙЙи- 06.94 Спецификация 

к листам ЭП-2021,22
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-ПетерВургНачгр. ЛеОченка 06.94

Формат А З
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К контуру заземления

Cm х В т\ \ \  х А т

Ч л  '  \ т в в й в ш
1. См. бместе с листами ЭП- 25.26.
2. Установка разработана на основании чертежа ИБММ 672 648 003ГЧ *15' 1988 г. 

Тольяттинского электротехнического эаВода.
3. Строительную часть узла установки автотрансформатора см. лист КС- 7.
4. Гирлянды изоляторов. ошиноВка ВН и СН. показанные пунктирам, 

не Входят В объем данного листа.
5. Спуски к автотрансформатору Выполняются на 5J6 % длиннее расстояния 

между точкой соединения проВодоВ и контактным Выводом.
6. ПодВод к трансформатору силоВых и контрольных кабелей, а также Выполнение 

узла заземления нейтрали трансформатора см. листы ЭП-90-.92
7. Трансформатор установить с уклоном t.1.5 % В сторону противоположную 

расширителю.

Нхантр.
ГИЛ
Нтир.

Контактные Выводы
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0634
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34

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор 
ТДТН-40000/22091

Вариант с Выводом ошиноВки СН Вправо \СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ‘  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(ВлеВа) под углом с д 2 &  План.

Лит

24

Формат А З
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1. См. вместе с листами ЭП- 2426.
2. Кабельные короба и ошиновка НИ на виде А условна не показаны.
3. Необходимость и сторона установки молниеотвода на 

трансформаторном портале уточняются по чертежам 
заземления и молниезащиты ПС.

4. Марки М-21 М-22 или М-23 (смлисты КСМ-15.16) предназначены для подвода 
ошиновки W  СН при подключении заземляющих реакторов.

Начлтд.
Нхонтр.
ГИП
Начгр.

Раменский
ЛейчИШ-.
Калигинп
ЛеПченка

6  Ъ л * * ' Z7SL94

Ш
06.94
Q634
0634

4 0 7 -0 3 -6 4 1.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор 
ТДТН-40000/220У1

Стадия Лист Листов

р 25
Вариант с дьЛодпм пшиноОки 
СН йпрадо (Пледа) под углам

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат A3



Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

едхг
Приме
чание

1 ТУ 16-672.020-83 Трансформатор трех-
Фазный тоехобматачный
комплектно со шкафом
автоматического управ-
ления охлаждением ШД-2 cmjpoL•

ТД ТН-40000/220У1 1 лицу

5 407-03-641.94-ЭП-101 Разрядник вентильный с
регистратором срабаты-
Ионий РР1. PBC-3S 3 7525

6 407-03-641.94-КС-49 Опора под разрядник 0-4 1

Провод сталеалюми-
ниевый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 0,92 ч для ВН
11 АС-120/19 135 0385 мдляСН

Масса трансформатора (в к г)

1. Полная -106000
2 Транспортная -  87000
3. Колокол -  7307

а 4. Масла ( всего ) -  30300
|  5. Масла, подлежащего доливке

(заводам не поставляется) -  8071

36

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.Масса

едхг
Приме
чание

12 Полоса заземления
ё Ь ш ш ж 30 0.94 м

16 407-03-641.94-ЭП-111, 35кВ Гирлянда изолято-
112 ров поддерживающая

одноцвпная ПС70Е
(ПСД70Е) 3 п т

ТУ 34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

20 А4А-240-8 5 0314
22 А2А-120-8 9 0227

ТУ 34 13 Ю703-91 Зажим ответвительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0.435
26 0А-120-1 9 0,17

27 ТУ34 1311050-90 Распорка дистанционная
Р-2-120 3 0,5

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220 кВ

Трансформатор
ТДТН-40000/220У1

Стадия Лист Листов

Спецификация 
к листам ЭП'- 2425

26

СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 
Санкт-Петербург

^  Формат АЗ
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I

1. См. Вместе с листами ЭП-28,29,30.
2. Установка разработана на основании 

чертежа ИБМД 672 648 003 ГЧ  '75' 1988 2. 
Тольяттинского электротехнического 
заВода.

3. Строительную часть узла установки 
автотрансформатора см. лист КС-8.

.4. Гирлянды изоляторов, ошиноВка ВН и СН, 
показанные пунктиром, не Входят В объем 
данного листа.

5. ПодВод к автотрансформатору силовых и 
контрольных кабелей, а также Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы ЭП-90...92.

6. Спуски к автотрансформатору Выполняют
ся на 5 J6  % длиннее расстояния между 
точкой соединения проводов и контактным 
Выводам.

7. Необходимость и сторона установки 
молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниезащиты ПС.

8. Трансформатор установить с уклоном •
7Д5 % В сторону противоположную 
расширителю.

t

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начмтд. Раменский / ЙОЛШ Л* 0 6 .9 4 Трансформатор
ТДТН-40000/220У1

Стадия Лист Листай
Нхантр. ЛеОченка ~ 0 6 3 4 Р 27ГИ Л Калигина 0 6 3 4
Нт гр. ЛеОченка ф к 0 6 3 4 вариант с  Выдадим ошиноОки СН Опрайо СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ'  

С А Н КТ-П ЕТЕРБ9РГ
К Т —

(дледа) под углам 7 0 ° . 9 0 ° на ячейковых 
порталах. План.

^  Формат A 3
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Вид А 15400

1. См. бместе с листами ЭП-  27,29,30.
2. Кабальные короба и ошинобка НН на биде А условно не показаны.
3. Необходимость и сторона устанобки малниеатбада на 

трансформаторном портале уточняются по чертежам 
заземления и молниезащиты ПС.

4. Марки М-21, М-22 или М-23 (см.листы КС.И-15,16) предназначены для подбода 
ашинобки V '  СН при подключении заземляющих реактороб.

407-03-641.94-ЭП
ЗстаиобочнУе чертежи трансформаторов 220кВ

Начитд. Раменский А 'OHiiAts'0634 Трансформатор 
ТДТН-А0000/220У1

Стадия Лист Листов
Нхонтр. ЛеОченко jJf 06.94 р 28ГИЛ Калигина mr 0634
Нтигр. ЛеВченко 0634 Вариант с Выводом ошиновки СН вправо 

(Влево) под углам 70°J90aHa ячейковых 
порталах. Вид А

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

И , О Ь й ^ \  y i  Формат А З
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Спецификация обору Задания и материалов

I

Марка, 
паз. Обозначение Наименование КолМасса

еджг
Приме
чание

1 ТЗ16-672020-83 Трансформатор трех-
Фазный трехобмоточный
комплектно со шкафом
автоматического упраВ-
ления охлаждением ШД-2 cMjmai
ТДТН-40000/220 31 1 лицу

5 407-03-641.94-ЭП-101 Разрядник Вентильный с
регистратором срабаты-
Ваний РР1. РВС-35 3 7525

6 407-03-641.94-КС-49 Опара под разрядник 0-4 1

ПроВод сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 0,92 чдляВН
11 АС-120/19 1350285 л для СИ

Масса трансформатора (бкг)
1. Полная -106000
2 Транспортная -  87000
3. Колокол -  7307
4. Масла ( Всего) -  30300
5. Масла, подлежащего доливке

(заводом не поставляется ) -  8071

40

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

12 Паласа заземления
ш т ш ж 30 024 м

13 407-03-641Э4-ЗП-99 Зэел поддерживающих
гирляндТип / 1

ТЗ34 1311438-89 Зажим аппаратный
поессиемый

20 А4А-240-8 5 0514
22 А2А->120-8 9 0227

ТУ34 1310703-91 Зажим отВетВительный
поессиемый

25 0А-240-1 3 0.435
26 0А-120-1 9 0,17

27 ТУ34 1311050-90 Распорка дистанционная
Р-2-120 6 0,5

407-03-641.94-ЭП
ЗстаноВочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор 
ТДТН-40000/220У1

Стадия Лист Листай
Начлтй. Раменский / fAiitMS16.94 Р 30Нжантр. Лейченка^ ф/ 7634
ГИЛ Калугина 76,94 Спецификация 

к листам ЭП-272829
СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
Начгр. Лейченко J k/ 7634—

^ Формат АЗ
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41

1. См. Вместе с листами ЭП-32,33,34.
2. ЫстпнпВка разработана на основании 

чертежа ИБМД 672 648 003 ГЧ  *15' 1988 г. 
Тольяттинского электротехнического 
заВада.

3. Строительную часть узла установки 
автотрансформатора см. лист КС-9.

4. Гирлянды изоляторов, ошиноВка ВН и СН, 
показанные пунктиром, не Входят В объем 
данного листа.

5. ПодВод к автотрансформатору силоВых и 
контрольных кабелей, а также Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы ЭП-90...92.

6. Спуски к автотрансформатору Выполняют
ся на 5.~6 % длиннее расстояния между 
точкой соединения проВодоВ и контактным 
Выводам.

7. Необходимость и сторона установки 
молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниезащиты ПС.

8. Трансформатор установить с уклоном 
Ь.1.5 % В сторону противоположную 
расширителю.

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начмтд. РаменскийСС Q6.94 Трансформатор 
ТДТН-40000/220 У1

Стадия Лист Листав
Нкантр. Лебченка W 0634 Р 31ГИЛ Калигина 06.94
Нтир. Левченко i r 0634 Вариант с  выводом ошиновки СН вправо 

(влево) под углам 70 L  9 0 °на аднаапоеч- 
ных опарах. План.

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЧУ

Ц &  Формат А З
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Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование КолМасса

еджг
Приме
чание

1 ТУ 16-672020-83 Трансформатор трех-
Фазный трехобмоточный
комплектно со шкафам
Стоматического упраВ-
ления охлаждением ШД-2 смлкЛ'

ТДТН-40000/22091 1 лицу

5 407-03-641.94-ЭП-Ю1 Разрядник Вентильный с
регистратором срабаты-
ВанийРР1, РВС-35 3 7525

6 407-03-641.94-КС-49 Опора поД разрядные 0-4 1

ПроВад сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 0.92 чдляВН
11 АС-120/19 135 02851 1  для pH

Масса трансформатора (Вкг)
1. Полная -106000
2 Транспортная -  87000
3. Колокол -  7307
4. Масла ( Всего ) -  30300
5. Масла, подлежащего долиВке 

(эаВодом не поставляется ) -  8071

Марка,
поз Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

12 Полоса заземления
ш т ш ж 30 0.94 м

13 407-03-641.94-ЭП-100 Узел поддерживающих
гирлянд Тип И 1

Зажим аппаратный
прессуемый

20 ТУ34 1311438-89 А4А-240-8 5 0.514
22 А2А-120-8 9 0227

ТУ34 1310703-91 Зажим отВетВительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0.435
26 0А-120-1 9 0,17

27 ТУ34 1311050-90 Распорка дистанционная
Р-2-120 6 0,5

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор 
ТДТН-40000/220У1

Спецификация 
к листам ЭП- 312223

Лист

34
ЕЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

Санкт-ПетерЯцрг

Формат АЗ
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К контуру заземления

Контактные выводы
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\ к  контуру заземления

1. См. бместе с листами ЭП- 36,37.
2. Установка разработана на оснобании чертежа ИБМД 672 648 020 ГЧ  %' 1990 г. 

Тольяттинскога электротехнического завода.
3. Строительную часть узла установки автотрансформатора см. лист К С -10.
4. Гирлянды изоляторов, ошиновка ВН и СН, показанные пунктиром, 

не входят в объем данного листа.
5. Спуски к автотрансформатору выполняются на S...6 % длиннее расстояния 

между точкой соединения проводов и контактным выводом.
6. Подвод к трансформатору силовых и контрольных кабелей, а также выполнение 

узла заземления нейтрали трансформатора см. листы ЭП-90,93

Начлтд.

ГИЛ

Рамен
Н о ту , мивш ,

Калигина

Ш£л0534
0634  . . . .ш а тн-бзооо/22о/т-укхл) р

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

v с Выводам ошиноВки cat ВпраВа
(Пледа) под углом 0~20 о. План.

Формат А З

35
СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Вид А
15400Г

3700 Iк 4000 I
--------------------

4000

ш̂
___:_____ _______:__ §v- ̂

1. См. вместе с листами ЭП- 35 ,37.
2. Ш каф ы кабельные короба и ошинобка О А  кВ  

на биде А условна не показаны.
3. Необходимость и сторона уст ановки молниеотвода на 

трансформаторном портале уточняются по чертежам 
заземления и молниеэащиты ПС.

4 6

4 0 7 -0 3 -6 4 1.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ-rl -

Начшд. РоменааЛР- 053< Автотрансформатор 
А ТДТН-63000/220/ПО-УКХЛ)

Стадия Лист ЛистоВ
Нжантр. ЛеОченкп 0 0634 Р 36ГИЛ Кплигинп 0634
Нтр. ЛеОченкп jg r 0634 ХЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(O/teOa) под углом 0-20 ? Виды А и В.

Формат А З



Спецификация абдрудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

1 ТУ 16-90 ИБМД 672648. Трансформатор трех-
020 ТУ фазный трехабматочныи

со встроенным трансфар-
мотором собственных
нужд типа А ТДТН-63000/ :ммюй
220/110У10СЛ) 1 лицу компл.

2 407-03-641.94-ЭП-102 Шкаф с шинной сборкой
0,4 кВ на опоре
0-5 1

3 407-03-641.94-ЭП-104 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШД-2 1

4 407-03-641.94-КС-47 Опора 0-1 под шкаф ШД-2 1
Провод сталеалюминие-
вый ГОСТ839-80

10 >£-240/32 45 0,92 чДляВН
11 АС-120/19 80 0,47 мДляСН

&

1. Полная -107000
2. Транспортная -86500
3. Бак (верхняя съемная часть) -8270
4. Масла (всего) -35500
5. Масла, подлежащего доливке

(заводом не поставляется) -9000
§
I

4 7

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

12 Полоса заземления
30x4 ГОСТ 103-76» Cm 3 ГОСТ535-66 " 20 0,94

15 407-03-641.94-ЭП-107 Гирлянда изоляторов
поддерживающая одно-
цепная ПС 70Е (ЛСД 70Е) 3

ТУ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

20 А4А-240-8 4 0,514
21 А2А-240-8 1 0,416
22 А2А-120-8 6 0227

ТУ34 1310703-91 Зажим ответвительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0.435
27 ТУ34 1311050-90 Распорка дистанционная

Р-2-120 3 0,5
29 407-03-641.94-ЭП-94 Узел подвода питания

к выводам 0,4 кВ 1

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

—л Автотрансформатор 
А ТДТН-63000/220/110Ш/1)

Стадия Лист ЛистобНанлтд.Раменский-̂ 9634 Р 37Нкантр.Ледченко & 9634ГИЛ Калугина JBwV'9634 Спецификация 
к листам ЭП- 35,36

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГСанкт-ПетербургНанлр. Ледченко 0 9634
1̂00 ЙЙЬЧА Формат АЗ



4 6

1. См. Вместе с листами Э П -39 ,40 ,41
2. Установка разработана на основании 

чертежа ИБМД 6 7 2  6 4 8  0 2 0  Г Ч  '4 *  1990 г. 
Тольяттинского электротехнического 
завода.

3. Строительную часть узла уст ановки 
автотрансформатора см. лист КС-11.

4. Гирлянды изоляторов, ашиноВка ВН и СН. 
показанные пунктиром, не Входят б объем 
данного листа.

5. ПодВад к  автотрансформатору силовых и 
контрольных кабелей, а также Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы Э П -90,93.

6. Спуски к  автотрансформатору Выполняют
ся на 5...Б % длиннее расстояния между 
точкой соединения проводов и контактным 
Выводам.

7. Необходимость и сторона уст ановки 
молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняются па чертежам зазем
ления и молниезащиты ПС.

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Автотрансформатор 
А ТД7Н-63000/220/110-УКХЛ)
Вариант с  выводом ошиновки см. вправо 

(влево) под углом 70° J9 0 °на ячейковых 
порталах. Плен.

ир ш к

Лист

3 6

Листов

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат А З





U^KiWoV Формат A 3



г
Спецификация оборудования и материалов

Марка, 
поз. Обозначение Наименование Кал.Масса

еджг
Приме
чание

1 ТЫ 16-90 ИБМД 672648. Трансформатор трех-
020 ТЫ фазный трехобмоточный

са Встроенный трансфер-
мотором собственных
нужд типа А ТДТН-63000,7' штаб
220/110ша/о 1 ту кампл.

2 407-03-641.94-ЭП-102 Шкаф с шинной сборкой
0,4 кВ на опоре
0-5 1

3 407-03-64194-ЗП-Ю4 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШД-2 1

4 407-03-641.94-КС-4 7 Опора 0-1 под шкаф ШД-2 1
ПроВад сталеаламиние-
Вый ГОСТ839-80

10 АС-240/32 45 0,92 н дляВН
11 ИС-120/19 100 0,47 м,дляСН

Масса автотрансформатора 0 кг)

1. Полная -107000
2. Транспортная -86500
3. Бак (Верхняя съемная часть) -  8270
4. Масла (Всего) -  35500
5. Масла, подлежащего долиВке

(эаВадом не поставляется) -  9000

51

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кал. Масса

едхг
Приме
чание

12 Паласа заземления
30x4 ГОСТ 103-76ч Cm 3 ГОСТ 535-86 ~ 20 0,94

13 407-03-64194+ЭП-99 Ызел поддерживавших
гирлянд Тип1 1

ТЫ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

20 А4А-240-8 4 0,514
21 А2А-240-8 1 0,416
22 А2А-120-8 6 0^27

ТЫ34 1310703-91 Зажим отВетВительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0.435
26 0А-120-1 3 0.17
27 ТЫ34 13.11050-90 Распарка дистанционная

Р-2-120 6 0J5
29 407-03-64134-ЭП-94 Ызел подвода питания

к ВыВодам ОА кВ 1

407-03-641.94-ЭП
ЫстанаВачные чертежи трансформаторов 220кВ

___ у Автотрансформатор 
А ТДТН-63000/220/1Ю91(ХЛ)

Стадия Лист Листов
Наншд.РоменарКГ̂ Ьу/JJjU Q 634 Р 41Шанкар.ЛеВченСа 0 6 3 4
ГИП Калугина 0 6 3 4 Спецификация 

к листам ЭП- 3829,40
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГСанкт-ПетербургНачгр. ЛеВченко 0 6 3 4

Формат AS



5 2

1. См. Вместе с листами ЭП-43.44.45
2. Установка разработана на основании 

чертежа ИБМД 672 648 020 ГЧ %' 1990 г. 
Тольяттинского электротехнического 
заВада.

3. Строительную часть узла установки 
автотрансформатора см. лист КС-12.

4. Гирлянды изоляторов. ашинаВка ВН и СН. 
показанные пунктирам, не Входят В объем 
данного листа.

5. ПодВод к автотрансформатору силоВых и 
контрольных кабелей, а также Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы ЭЛ-90.93.

6. Спуски к автотрансформатору Выполняют
ся на 3...6 % длиннее расстояния между 
точкой соединения проВодаВ и контактным 
ВыВодом.

7. Необходимость и сторона установки 
молниеатВода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниеэащиты ПС.

Нанлтд.
Нкантр.
ГИЛ
Начгр.

ЛеОченка
Калигина
ЛеОченка

Раменский /  la u u ^  0634

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220 кВ

0&д4 Автотрансформатор 
ЪбЗА А ТДТН-63000/220/110-УКХ/1)

Вариант с Оыбодом ашинаОки см. ОпраВа 
(Олейа) под углом 70°-.90°на одностоеч
ных опорах. План.

4 2
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

%  Формат A3







Спецификация оборудования и материалов

Марка, 
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

едлг
Приме
чете

1 ТЫ 16-90 ИБМД 672648. Трансформатор трех-
020 ТЫ фазный трехобмоточный

со Встроенным трансфар-
моторам собственных
нужд типа А ТДТН-63000/ ZMJmaB

220/110Ш Л ) 1 лицу компл.
2 407-03-64194-ЭП-102 Шкаф с шинной сборкой

0,4 кВ на опоре
0-5 1

3 407-03-641.94-30-104 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШД-2 1

4 407-03-641.94-КС-4 7 Опара 0-1 под шкаф ШД-2 1
ПроВод сталеалюминие-
Вый ГОСТ839-80

10 4С-240/32 45 0,92 И дляВН
11 АС-120/19 ЮО 0,47 м, дляСИ

1. Полная -107000
2. Транспортная -86500
3. Бак (Верхняя съемная часть) -8270
4. Масла (Всего) -35500
5. Масла, подлежащего долиВке

(заВодам не поставляется) -9000

I

5 5

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

12 Полоса заземления
30x4 ГОСТ 103-76» ' Cm3 ГбСТ$35-вв 20 0,94

13 407ЮЗ-641.94-ЭП-100 Ыэел паддеожиВшоших
гирлянд ТипП 1

ТЫ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

20 А4А-240-8 4 0,514
21 А2А-240-8 1 0,416
22 А2А-120-8 6 0227

ТЫ34 1310703-91 Зажим отдетВительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0.435

26 0А-120-1 3 0,17
27 ТЫ34 13.11050-90 Распорка дистанционная

Р-2-120 6 0 5
29 407-03-641.94-ЭП-94 Ыэел подВода питания

к Выводам 0,4 кВ 1

407-03-641.94-ЭП
ЫстаноВочные чертежи трансформаторов 220кВ

Автотрансформатор 
А ТДТН-63000/220/110ЫКХЛ)

Стадия Лист Листав
Начлтд. Раменский у Р 45Нкантр. ЛеОченкаО' 06.94
ГИЛ Калугина 06.94 Спецификация 

к листам ЭП- 42,43,44
’СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
Начгр. Левченко <¥ 06.94

X J UCT sJU
Формат А З



56
К  контуру заземления

1. См. бместе с листами ЭП- 47.48.
2. Установка разработана на основании чертежа ИБМД 6 7 2  618 010 ГЧ  *21' 1987 г. 

Тольяттинского электротехнического завода.
3. Строительную часть узла установки автотрансформатора см. лист К С -13.
4. Гирлянды изоляторов, ошиновка ВН и СН, показанные пунктиром, 

не входят в объем данного листа.
5. Спуски к  автотрансформатору выполняются на 5 J 6  % длиннее расстояния 

между точкой соединения проводов и контактным выводом.
6. Подвод к  трансформатору силовых и контрольных кабелей, а также выполнение 

узла заземления нейтрали трансформатора см. листы Э Л -9 0 -9 2

Контактные выводы

ВН

Е7- 145
\ 4 5 '

г 4 5 , !

\ ( ( 'ч С ■ч

* о0Q3

С "

г

7 Ч

X  (

7  Ч )  К

\ f

Bomb. Я 7 t )  К )  к 7

0 1 3

3 ‘ --------------- 170
--------------- 3 г

0 »  1 J W

НН 10,5 кВ ; 11 кВ НН 6 ,3  КВ; 6 ,6  КВ_

0 *

А К А h\
------г

1

\ )  Q 

*  с

Т

*ч
0  к

•з

г 6 0  .

—

г 2 0

1 0 0 —3С-

ГИЛ
Наняв.

Начато. Раменский/ 8634

Камгина
Лебченко

0634
0634
0634

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Автотрансформатор 
А ШТН-63000/220/110У1

Вариант с Выводом ошинвОки СН Вправо СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

(В/юВа) под углом 0 -2 0 . План.

Стадия Лит

46
ЛитоВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат А З





Спецификация обору доОания и материалоб

I
1

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.Масса

едхг
Приме
чание

1 ТУ 16-672.117-85 Автотрансформатор
трехфазный тоехабмо-
точный АТЛиТН-63000/ CMJimi •

220/11091 1 лицу

3 407-03-641.94-ЭП-105 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-З 1 340

4 407-03-641344(0-48 Опора паб шкаф 0-2 1

Провод сталеалюми-
ниевый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 0.92 чдляВН
11 *0-120/19 100 0385 м для Ch

Масса трансформатора (Окг)
1. Полная -123200
2 Транспортная -  102100
3. Колокол -  8148
4. Масла (Осега ) -  44600

а 5. Масла, подлежащего долибке 
(эаОодом не поставляется) -  8200

58

Марка, 
паз: Обозначение Наименование Кол.Масса

едхг
Приме
чание

12 Полоса заземления
5UX4 / U LI l(J5-7bf* 
Cm 3 ГО С Т 5 5 5-8 6 15 0.94 м

15 407-03-64134-ЗП-107. НО кВ. Гирлянда изоля-
108 торов поддерживающая

одноцепная ПС70Е
(ПСД70Е) 3 I I

Зажим аппаратный
поессиемый

20 ТУ34 1311438-89 А4А-240-8 5 0J514
22 А2А-120-8 6 0227

ТУ34 1310703-91 Зажим ответвительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0.435

27 ТУ34 1311050-90 Распорка дистанционная
Р-2-120 3 0,5

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Автотрансформатор 
А ТДЦТН-63000/220/1Ю 91

СтаВия Лист Листай
Начлтд. Рам Енааяу^. ЬК94

Р 48Нконтр. ЛедченкгГ к 0 6 3 4
ГИЛ Калугина J2u»is' 0 6 3 4 Спецификация 

к листамЗП-46,47
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-ЛетврВургН в и р . Грюнталь 0 6 3 4
1

^ 5  Формат АЗ



5 9

1. См. Вместе с листами ЭП-50,51,52.
2. Установка разработана на основании 

чертежа ИБМД 6 7 2  618 010 ГЧ  '2 Г 1 Э 8 7  г. 
Тольяттинского электротехнического 
заВада.

5. Строительную часть узла установки 
автотрансформатора см. лист КС-14.

4. Гирлянды изоляторов, ошиноВка ВН и СН, 
показанные пунктирам, не Входят В объем 
данного листа.

5. ПодВод к  автотрансформатору силоВых и 
контрольных кабелей, а также Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы ЭП-90...92.

6. Спуски к  автотрансформатору Выполняют
ся на 5 J 5  % длиннее расстояния между 
точкой соединения проводов и контактным 
Выводом.

7. Необходимость и сторона установки 
молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниеэащиты ПС.

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Автотрансформатор 
А ТДЦТН-63000/220/110 УЦ
Вариант с  выводом ошиновки см  вправо 

(влево) под целом 7 0 °-9 0 ° на ячейковых 
порталах. План.

т щ щ  ш

Стадия Лист

4 9
Листов

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат A 3
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Спецификация оборудования Ь материалов

I
1

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

едкг
Приме
чание

1 ТУ 16-672.117-85 Автотрансформатор
трехфазный тоехобмо-
точный АТШТН-63000/ смш1
220/110У1 1 лицу

3 407-03-641.94-ЭП-105 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-З 1 340

4 407-03-641.94-КС-48 Опара под шкаф 0-2 1

ПроВод сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 0,92 й для ВН
11 АС-120/19 1000,385 удляСН

Масса трансформатора (Вкг)

1 Полная -123200
2 Транспортная -  102100
3. Колокол -  8148
4. Масла ( Всего ) -  44600
5. Масла, подлежащего долиВке

(заводом не поставляется ) -  8200

62

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

12 Полоса заземления
т т ш ж 15 0.94 м

13 407-03-641.94-ЭП-99 Узел поддерживающих
гирлянд. Тип I 1

ТУ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

20 А4А-240-8 5 QJ514
22 А2А-120-8 6 0.227

ТУ 34 1310703-91 Зажим отВетВительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0,435
26 0А-120-1 6 0,17
27 ТУ34 1311050-90 Распорка дистанционная

Р-2-120 6 OJS

407-03-641.94-ЗП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ
Автотрансформатор 
А ТДЦТН-63000/220/110У1

Стадия Лист Лютой
Начатй. Раменский , '(йилАдб34 Р 52Нкатр. ЛеОченко &j* r 0634
ГИЛ Кшщгина 0634 Спецификация 

к листам З П 49.50J51
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
Начгр. Лейченко $ 0634

Формат А З
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1. См. Имеете с листами ЗП -54,55 ,56 .
2. Установка разработана на оснабании 

чертежа ИБМД 6 7 2  618 010 ГЧ  :2 Г 1 9 8 7 г . 
Тольяттинского электротехнического 
забоба.

5. Строительную часть узла  уст ановки 
автотрансформатора см. лист КС-15.

4. Гирлянды изоляторов, ошиновка ВН и  СН, 
показанные пунктиром, не входят б объем 
данного листа.

5. Подвод к  автотрансформатору силовых и 
конт рольных кабелей, а  т акже выполнение 
узла  заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы Э П -90...92.

6. Спуски к  автотрансформатору выполняют
ся на 5...Б  % длиннее расстояния между 
точкой соединения проводов и контактным 
выводом.

7. Необходимость и сторона уст ановки 
молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниезащиты ПС.

407-05-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220 кВ

Начлтд. Раменский / , 06.94 Автотрансформатор 
А ТДЦТН-63000/220/110-У1

Стадия Лист Листов
Нкантр. Левченко*' W 06.94 Р 5 3ГИЛ Калигина ШацК 0634
Начгр. Левченко ¥ 0634 Вариант с Выводом ошиновки см. Вправо 

(Влево) под углом 70ат30°наодностоеч- 
ных опорах. План.

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБЬРГ
ХУ

щ о ? Формат А З
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Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

1 ТУ 16-672.117-85 Автотрансформатор
трехфаэный трехобма-
точный АТДЦТН-63000/ cMMtal ■

220/11081 1 лицу

3 407-03-641.94-ЭП-105 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-3 1 340

4 407-03-641.94-КС-48 Опора под шкаф 0-2 1

ПроВод сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 032 ч для ВН
11 АС-120/19 1000,385 ч для СИ

I

Масса трансформатора (О к г)

1. Полная -123200
2 Транспортная -  102100
3. Колокол -  8148
4. Масла ( Всего )  -  44600
5. Масла, подлежащего долиВке 

(эаОодам не поставляется) -  8200

66

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

12 Паласа заземления
3UA4 1 U L I IU 3-/P" .
C m 3 ГО С Т 5 5 5 -8 8 15 0.94 м

13 407-03-641.94-ЭП-100 9зел поддерживающих
гирлянд. Тип И 1

T934 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

20 А4А-240-8 5 0.514

22 А2А-120-8 6 0227

T934 1310703-91 Зажим отВетВительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0,435
26 0А-120-1 6 0,17

27 T934 1311050-90 Распорка дистанционная
Р-2-120 6 0,5

4 0 7 - 0 3 - 6 4 1 . 9 4 - Э П

9станрВочные чертежи трансформаторов 220кВ
Автотрансформатор 

А TMITH-63000/220/ т  Н1

Стадия Лист Листав
Нанято. Раменский X . 0634

Р 56Нхонтр. Лебченка 0 0634
ГИЛ Калугина 0634 Спецификация 

к листам ЭП- 53,54,55
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-ПетербургНачгр. ПЛмета М 0634

Формат А З
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К контуру заземления

Ось дороги .  А
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I Л  ч  кабельный латок

1. См. Вместе с листами ЗП- 58,59.
2. Установка разработана на основании чертежа ИБДШ 672 748 001ГЧ а5т 1987 г. 

Запорожского трансформаторного заВода.
5. Строительную часть узла установки автотрансформатора см. лист К С -16.
4. Гирлянды изоляторов, ошиноВка ВН и СН, показанные пунктиром, 

не Входят В объем донного листа.
5. Спуски к автотрансформатору Выполняются на 5JB % длиннее расстояния 

между точкой соединения проВодоВ и контактным Выводом.
6. ПодВод к трансформатору силовых и контрольных кабелей, а также Выполнение 

узла заземления нейтрали трансформатора см. листы ЭП-90-.92

Контактные Выводы

ВН СН

17Л 45  l 45  l 45

3
8атв.

013

4 > - 0 - 0 - 0

^ * - 0 - 0 - 0

170

,60
за

N1
с

<8
к
(

)

X
А )

В Н 'О '
65

2от6.
013

31

НН 10,5 кВ; 11 кВ НН 38,5 кВ

в , (\tv АК
----- - г

§+  8
У  v, 

* с

Т

\
0 к.)

4шт, /  
0 1 8

г 60

Тч

,45

150 t.

,4 L, 65

2 отВ. 
013
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4 0 7 - 0 3 - 6 4 1.94-Э П
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Нанлтд. Раменский £ I& IA C S 0694 Автотрансформатор 
А ТДЦТН-125000/220/110У1

Стадия Лист Листов
Нкантр. Левченко 0634 Р 5 7ГИЛ Кшиеит 0634
Начло. Левченко 0694 Rnptm um  г  ЯыНпНпм пннмпПгп Г Н  ЯпрпЯп СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

р Р Г И Формат А З
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1. См. Омете с листами ЭП- 57,59.
2. Шкафы, кабельные короба и ошинобка НН 

на биде А у  слаб на не показаны.
3. Необходимость и сторона установки молниеотвода на 

трансформаторном портале уточняются по чертежам 
заземления и молниезащиты ПС.

4 0 7 -0 3 -6 4 1.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начлтй. Раменский £ Яйиоп 06.94 Автотрансформатор 
А ТДЦТН-125000/220/11031

Стадия Лист Листай
Нконтр. ЛеОченко Ж 06S4 Р 58ГИЛ Калигина 0634
Нанял. ЛеОченко ж 0634 Йпрппит г ЯыЛяЯяр mmumHim ГЦ  ррррЛп СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(ВлеВо) под углом Ызо'.ВидыА и Б.

^  Формат A 3



Спецификация оборудования и материалов

Марка.
паз. Обозначение Наименование Кол.Масса

едхг
Приме
чание

1 ТЫ 16-672.011-83 Автотрансформатор
трехФаэный трехрбмо-
точный А ТШ1ТН-125000/ CMjnaL

220/110У1 1 лицу

3 407-03-6j  1.94-8П-105 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-4 1 340

4 407-03-641J94-KC-48 Опора под шкаф 0-2 1

ПраВод сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 0.92 в дляВН
11 АС-120/19 80 0385 гдляСН

Масса трансформатора (Вкг)

1 Полная -156000
2 Транспортная -  137000
3. Колокол -  6380
4. Масла ( Всего) -  47000
5. Масла, подлежащего долиВке 

(заводом не поставляется) -  6000

69

Марка.
паз.

Обозначение Наименование Кол.Масса
едхг

Приме
чание

12 Полоса заземления
15 0.94 м

15 407-03-64194-ЗП-107. 110 кВ. Гиолянда изолята-
108 раВ поддерживающая одна1

цепная ПС70Е (ПСД70Е) 3 П И

ТУ34 1311438-09 Зажим аппаратный
поессиемый

20 А4А-240-8 5 0314
22 А2А-120-8 6 П.??7

ТЫ34 1310703-91 Зажим ответвительный
прессуемый

26 0А-240-1 3 0.435

27 Л  34 Kligsfr.gQ Распорка дистанционная
--------—__ Р-2-120 3 0.5

Начдтд. Раменский /*
Нхантр. ЛеОченка \
ГИП Калугина
Начяр. ЛеОченка

407-03-641.94-ЭП
ЫстанаВочные чертежи трансформаторов 220кВ

Т634
Ж 94

шш Стадия Лист ЛистовАвтотрансформатор 
А ТДЦТИ-125000/220/110У1 Р 59

36.94 Спецификация 
к листам ЭП- 5738

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

Формат А З



70

1. См. Вместе с листами ЭП-61,62,63.
2. ЫстпнаВка разработана на основании 

чертежа ИБДШ 672 748 001ГЧ  '5 ' 1987 г.
Запорожского трансформаторного 
заВоаа.

3. Строительную часть узла установки 
автотрансформатора см. лист КС-17.

4. Гирлянды изоляторов, ошиноВка ВН и СН, 
показанные пунктиром, не Входят В объем 
данного листа.

5. ПодВод к автотрансформатору силоВых и 
контрольных кабелей, а также Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы ЭП-90...92.

6. Спуски к автотрансформатору Выполняют
ся на 5...Б % длиннее расстояния между 
тачкой соединения проВодоб и контактным 
Выводом.

7. Необходимость и сторона установки 
молниеотВода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниеэащиты ПС.

407-03-641 .94 -ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

А ШТН-125000/220/1Ю У1 Р
Вариант с выводом ошиновки см. вправо 

(влево) под иглам 7 0 °-9 0 °на ячейковых 
порталах. План.

р г т

Лист

60
ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат А З
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Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал.Масса

едхг
Приме
чание

1 ТЫ 16-672.011-83 Автотрансформатор
таехфаэныб тоехобмо-
точный А ТЛиТН-1250007 сммю1•

220/110Ы1 1 лицу

3 407-03-641.94-ЭП-105 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШАОТ-МЦ-4 1 327

4 407-03-641.94-КС-48 Опора под шкаф 0-2 1

ПроВод сталеалюми -
ниеВый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 Q,92 t ' для ВН
11 АС-120/19 100 0,385 у для а-

Масса трансформатора (Вкг)

1. Полная -156000
2 Транспортная -  137000
3. Колокол -  8380
4. Масла ( Всего ) -  47000
5. Масла, подлежащего долиВке

(эаВодом не поставляется) -  6000

73

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал. Масса

ед.кг
Приме
чание

12 Полоса заземления
ш ь 15 0.94 м

13 407-03-641.94-ЭП-99 Ыэел поддерживающих
гирлянд Тип / 1

ТЫ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

20 А4А-240-8 5 0.514
22 А2А-120-8 6 0.227

ТЫ34 1310703-91 Зажим атВетВительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0,435
26 0А-120-1 6 0,17

27 ТЫ34 1311050190 Распорка дистанционная
Р-2-120 6 0J5

407-03-641.94-ЭП
ЫстаноВачные чертежи трансформаторов 220кВ
Автотрансформатор 
А ТДЦТН-125000/220/110Ы1

Стадия Лист Листод
Начмтд. Раменский £ 3634 Р 63Нхонтр. ЛеВченка № 3634
ГИЛ Калугина Шифг3634 Спецификация 

к листам ЭП- 60£%621 1 ЛГчЛЛл Л1------ 1Ш-------
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-ПетербургНангр. ЛеОченко « г 3634

т р р п г  Формат АЗ
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1. См. Вместе с листами Э П -65,66 ,67.
2. Установка разработана на основании 

чертежа ИБДШ 6 7 2  74 8  0 0 1 Г Ч  '5 ' 1987 г. 
Запорожского трансформаторного 
завода.

3. Строительную часть узла уст ановки 
автотрансформатора см. лист КС-18.

4. Гирлянды изоляторов, ошиноВка ВН и СН, 
показанные пунктиром, не Входят В объем 
данного листа.

5. ПадВ од к  автотрансформатору силовых и 
контрольных кабелей, а т акже Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы Э П -90...92.

6. Спуски к  автотрансформатору Выполняют
ся на 5...Б % длиннее расстояния между 
точкой соединения проВодоВ и контактным 
Выводом.

7. Необходимость и сторона уст ановки 
молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниезащиты ПС.

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начмт д. Р ам е н с ки д /С О Б .94 Автотрансформатор 
А ТДЦГН-125000/220/1Ю-Ш

Ст адия Лист Лист ов
Нм ант р. ЛеВченко & 0 6 .9 4 Р 6 4Г И П Калигина 0 6 .9 4
Н ачл р . ЛеВ ченко 0 6 .9 4 Вариант  с  Вы водом ош иноВки см . Вправо 

(Влево) под угл ам  7 0 ° -9 0 ° н а  одност оеч- 
ны х опарах. П лан.

С Е В ЗА П Э Н Е Р ГО С ЕТЬ П РО Е КГ

С А Н КТ-П Е ТЕ Р Б Ч Р Г

Ш Ш — ^ Ф ормат  A 3
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Спецификация оборудования и материалов

!

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол Масса

еджг
Приме
чание

1 ТЫ 16-6727011-83 Автотрансформатор
трехфаэный трехобмо-
точный А ТШ1ТН-1250007 CM jnai

220/110Н1 1 лицу

3 407-03-641.94-ЭП-105 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-4 1 327

4 407-03-641.94-КС-48 Опора под шкаф 0-2 1

Провод сталеалюми-
ниевый Г0СТ839-80

10 АС-240/32 45 0,92 чдляВН
11 АС-120/19 100 0285 м для СН

Масса трансформатора (в к г )

1. Полная 
2 Транспортная
3. Колокол
4. Масла ( всего )
5. Масла, подлежащего доливке

-156000
-  137000
-  8380
-  47000

(заводам не поставляется ) -  6000

77

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

12 Паласа заземления

Ш1ШШЖ ■ 15 0.94 м

13 407-03-641.94-ЗП-100 Ыэел поддерживающих
гирлянд. Тип И 1

ТЫ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

20 А4А-240-8 5 0J514

22 А2А-120-8 6 0227

ТЫ34 1310703-91 Зажим ответвительный
прессуемый

25 0А-240-1 3 0,435
26 0А-120-1 6 0,17

27 ТЫ34 1311050-90 Распорка дистанционная
Р-2-120 6 й 5 _

407-03-641.94-ЭП
Ыстановачные чертежи трансформаторов 220кВ
Автотрансформатор 
А ТДЦТН-125000/220/110Ы1

СтаЗия Лит Листав
Начмтд. Раменский£_ tae*#-0634 Р 67Нжантр. ЛеВчвнка 0634
ГИП Калугина 0634 Спецификация 

к листам ЭП- 64.6526
СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
Наъгр. Левченко < Р Г 0634

З Д  Формат А З



К контуру заземления
Ось дороги - /

4iJ2Qa) I
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1. См. Вместе с листами ЭП-  69,70.
2. Установка разработана на основании чертежа ИПБД 672 748 002 ГЧ У* 1988 г. 

Запорожского трансформаторного заВода.
3. Строительную часть узла установки автотрансформатора см. лист КС- 19.
4. Гирлянды изоляторов, ошиноВка ВН и СН, показанные пунктиром, 

не Входят В объем данного листа.
5. Спуски к автотрансформатору Выполняются на 5...6 % длиннее расстояния 

между точкой соединения проВодоВ и контактным Выводом.
6. ПадВод к трансформатору силоВых и контрольных кабелей, а также Выполнение 

узла заземления нейтрали трансформатора см. листы ЭП-90~92 ГИЛ
Нмго.

78

Контактные ВыВоды

ВН СН

25 50 60

3
вола.
0 1 3

45

G - G - Q - O

45

0 - 0 - 0

170

бола./
0 1 7

£

о  о ......е

170

НН 10,5 КВ; 11 кВ НН 38,5 кВ ВН V
65  

3L

а

2атб. у
0 1 3

Нанлтд. Раменский
Нжонтри ЛеОченка

Катяина

Зв5?
0634
0634
0634

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Автотрансформатор 
А ТДЦТН-200000/220/110У1\

Вариант с  Выводам вшиноВки СН ВпраВа

Стадия

68
СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

^  Формат А З



1. См. Вместе с листами ЭП- 68,70.
2. Шкафы, кабельные караба и ошинобка НН 

на биде А условно не показаны.
3. Необходимость и сторона установки молниеотбода на 

трансформаторном портале уточняются по чертежам 
заземления и молниезашиты ПС.

4 0 7 - 0 3 -6 4 1 .9 4 -ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начлтд. Раменский /ш о * » бб34 Автотрансформатор 
А ТДЦТН-200000/220/1Ю ш

Стадия Лист Листов
Нгантр. ЛеВченка $ 0634 Р 69ГИП Калигинп 0634
Начгр. ЛеВченка 9 0634 Йдршщ т £  НыЛяЯрм m f / f f t f n P f f l ЛпррЯп СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(Влеба) под углам 0 l2 0 '. Виды А и Б.

т т \  к г Формат А З



Спецификация оборудования и материалов

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол Масса

ебжг
Приме
чание

1 Автотрансформатор
трехфазный тоехабмо-
точный A TJIUTH-200000</ cMjnai

220/110У  1 1 лицу
ГОСТ 17544-85

3 407-03-64134-ЭП-106 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-4 2 340

4 407-03-64134-КС-51 Опора паб шкаф 0-3 1

ПроВаб сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

8 АС-400/51 45 1,49 1  для ВН
10 АС-240/32 90 032 i для СН

I

1

!
I

Масса трансформатора (Вкг)
1 Полная -215000
2 Транспортная -  182000
3. Колокол -  10470
4. Масла ( Всего ) -  59000
5. Масла, подлежащего долиВке 

(заВодом не поставляется) -  8000

80

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

12 Полоса заземления
т/шшж 15 034 м

15 407-03-64134-ЗП-107, НО кВ. Гирлянда иэолято-
108 роВ поддерживающая

йдноиепная ПС70Е
(ПСД70Е) 3 п т

ТУ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

17 А4А-400-2 5 033
18 2А6А-300-4 3 338

23 ТУ34 1310703-91 Зажим атВетВительный
прессуемый
0А-400-1 3 13

28 ТУ34 1311050-90 Распарка дистанционная
Р-4-120 3 0,55

Нхантр.
ГИЛ
Нтир.

Начлтд. Роменскш ^ ТоЛ щ я 96.94
ЛеВчвнко
Калугина £ 06.94

0634

407-03-641.94-ЗП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ
Автотрансформатор 
А ТШН-200000/220/1Ю 81

Стадия Лист Листов

Р 70
Спецификация СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

к листам ЗП- 6839 Санкт-Петербург

и , Ш Й Ь \ У \  Формат АЗ



81

1. См. Вместе с листами З П -7 2 ,73.74.
2. Установка разработана на основании 

чертежа ИПБД 6 7 2  748  0 0 2  Г Ч  '7е 1987 г.
Запорожского трансформаторного 
заВооа.

3. Строительную часть узла уст ановки 
автотрансформатора см. лист КС -20.

4. Гирлянды изоляторов. ошиноВка ВН и СН. 
показанные пунктиром, не Входят В объем 
данного листа.

5. ПодВод к  автотрансформатору силоВых и 
конт рольных кабелей, а т акже Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы Э П -90...92.

6. Спуски к  автотрансформатору Выполняют
ся на 5 .„Б  % длиннее расстояния между 
точкой соединения проВодоВ и контактным 
ВыВадом.

7. Необходимость и сторона уст ановки 
молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и малниезащиты ПС.

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ-TV .

Начмтд. Раменский^ чшУ0634 Автотрансформатор 
А ТШТН-200000/220/110 У1

Стадия Лист Листов
Нкантр. ЛеОченко ~ $ 06.94 Р 71ГИЛ Калигина & у . 06.94
Начлр. ЛеОченко 06.94 Вариант с  Выводам ошиновки см. вправо 

(влево) под углом 70°~90°на ячейковых 
порталах. Плюс

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат A 3



Формат АЗ





Спецификация оборудования и материалов

I

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ёджг
Приме
чание

1 Автотрансформатор
тоехфаэный тоехабмо-
точный А ШТН-200000У смлш1
220/110У  1 1 лицу

ГОСТ 17544-85

3 407-03-64134-ЭЛ-106 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-4 2 327

4 407-03-641.94-КС-51 Опора под шкаф 0-3 1

ПроВод сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

8 АС-400/51 45 1,49 1  для ВН
10 АС-240/32 100 032 ч для СН

Масса трансформатора (Вкг)

I

1. Полная 
2 Транспортная
3. Колокол
4. Масла ( Всего )

-215000 
-  182000
-  10470
-  59000

5. Масла, подлежащего долиВке
(эаВодом не поставляется)  -  8000

84

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

12 Паласа заземления

т н т ш 15 0.94 м

13 407-03-64134-ЭП-100 Узел поддерживающей
гирлянды. Тип ! 1

ТУ34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

17 А4А-4О0-2 5 о зз
ю 2А6А-300-4 3 3,88

ТУ34 1310703-91 Зажим отбеШВительный
прессуемый

23 0А-400-1 3 13
25 0А-240-1 6 0,435

28 ТУ34 1311050-90 Распорка дистанционная
Р-4-120 6 0,55

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Автотрансформатор 
А ШТН-200000/220/110У1 

Спецификация 
к листам ЗП- 71,72,73

— щ ш т — % —

Стадия Лист Листоб

Р 74

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

Формат АЗ
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1. См. Вместе с листами ЭП -76,77,78.
2. ЫстпноВка разработана на основании '

чертежа ИПБД 672 748 002 ГЧ  '7я 1987 г. 
Запорожского трансформаторного ;
эаВода. ■

3. Строительную часть узла установки '
автотрансформатора см. лист КС-21. '

4. Гирлянды изоляторов, ошиноВка ВН и СН, I
показанные пунктиром, не Входят В объем !
данного листа. |

5. ПадВод к автотрансформатору силовых и i
контрольных кабелей, а также Выполнение !
узла заземления нейтрали аВтотрансфор- \
матора см. листы ЭП-90...92. |

6. Спуски к автотрансформатору Выполняют
ся на 5„.6 % длиннее расстояния между 
точкой соединения проВадоВ и контактным 
Выводом.

7. Необходимость и сторона установки 
молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниеэащиты ПС.

а

£

407-03-64 1.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начлтд. Раменский ^ 06.34 Автотрансформатор 
А ТДЦТН-200000/220/110-У1

Стадия Лист ЛистаО
Нжантр. ЛеОченко JT 06.94 Р 75ГИЛ Калигина 0694
Начигр. ЛеОченко МГ0694 Вариант с ОыОовом ашиноОки см. ОпраОо 

(ОлеОо) под целом 70°~90°на одностоеч- 
ных опарах. План.

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

щ т ~  % Формат A3



Формат А З
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Спецификация обору Задания и материалов

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.Масса

едкг
Приме
чание

1 Автотрансформатор
трехфазный трехабмо-
точный А ТЛ11ТН-200000/• cMjnat

220/11091 1 лицу
ГОСТ 17544-85

3 497-03-64134-ЭП-106 Шкаф автоматического
управления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-4 2 327

4 407-03-641.94-КС-51 Опора под шкаф 0-3 1

ПооВод сталеалюми-
Йиедый Г0СТ839-8О

8 AC-400/S1 45 1,49 * для ВН
10 АС-240/32 100 0,92 ч для СИ

Масса трансформатора (бкг)
1. Полная -215000
2 Транспортная -  182000
3. Колокол -  10470
4. Масла (Всего) -59000
5. Масла, подлежащего ЗалиВке 

(эаВодом не поставляется ) -  8000

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

12 Паласа заземления
Ш Ш Ш Я Р 15 0.94 м

13 407-03-64194-ЭП-100 9эел поддерживающей
гирлянды. Tun it 1

T934 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

р А4А-400-2 5 0,83
te 2А6А-300-4 3 3,88

T934 1310703-91 Зажим отВетбитрльный
прессуемый

23 0А-400-1 3 1*3
25 0А-240-1 6 0,435

28 T934 1311050-90 Распорка дистанционная
Р-4-120 6 0,55

Нангр.

Ночмтд, РоменааЮ £  0634

Калугина
Лебченко

96.94
7634
0634

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ
Автотрансформатор 
А ТДЦТН-200000/220/11091

Спецификация 
к листам ЭП- 75,76,77
-----------р р п г

78
Листай

’СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 
Санкт-Петербург

Формат АЗ
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К контуру заземления

Контактные выводы

, *-(01204
К контуру заземления А \

I А ^кабельный латок
1. См. бместе с листами ЭП-  80,81.
2. Установка разработана на оснобании чертежа ИПБД 672 848 007 ГЧ 1988 г.

Запорожского трансформаторного забоба.
3. Строительную часть узла установки автотрансформатора см. лист К С-22.
4. Гирлянды изоляторов, ошинобка ВН и СН, показанные пунктиром, 

не входят б объем данного листа.
5. Спуски к автотрансформатору выполняются на 5...6 % длиннее расстояния 

между точкой соединения проводов и контактным выводом.
6. Подвод к трансформатору силовых и контрольных кабелей, а также выполнение 

узла заземления нейтрали трансформатора см. листы ЭП-90...92

НачлтВ.
Нжантр.
ГИЛ
Шит.

Лф енка_
Калигина
ЛеОченкл

Раменский ^  0634
0634
0634
0634

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Автотрансформатор 
А ШТН-250000/220/110У1
Вариант с  Выводом ошиноОки СНВлраВа 

углом Ol3 o '. План.

.%

Стадия Лист

79
Листай

ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ] 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат А З
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Вид А
15400

90

2 2 8 3 0

1 См. Вместе с листами ЗП- 79,81.
2. Шкафы, кабельные короба и ошинобка НН 

на Виде А условно не показаны.
3. Необходимость и сторона установки молниеотВода на 

трансформаторном портале уточняются по чертежам 
заземления и молниеэощиты ПС.

407-03-641 .94-ЗП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начлтд. Раменский С 063k Автотрансформатор 
А ТДЦТН-250000/220/11041

Стадия Лист Листод
Нконтр. Лебченка 063k Р 80ГИП Калинина 0 6 3
Нт ш . Лебченка 0 6 3 СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(блеВо) под углом 0120! Виды А и Б.

U Ч\ Формат А З
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Спецификация оборудования и материалов

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

1 Автотрансформатор
трехфазный трехобмо-
точные А ТШТН-250000/ CMjnoi ■

220/110 У1 1 лицу
ГОСТ 17544-85

3 407-03-641.94-ЭП-106 Шкаф автоматического
ипоаВления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-7 2 315

4 407-03-641.94-КС-51 Опара под шкаф 0-3 1

ПраВод сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

7 AC-500/S4 40 1J85 м для 81\
9 АС-300/39 115 0285 мдляС!

Масса трансформатора (бкг)
1. Полная -233000
2 Транспортная -  202000
3. Колокол -  10630
4. Масла ( Всего ) -  68500
5. Масла, подлежащего долиВке

( заВодом не поставляется ) -  7800

Марка.
паз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

12 Полоса заземления
Ш№ШЖ 15 0.94 м

15 407-03-641.94-ЭП-107. 110 кВ. Гирлянда иэолято■
108 род поддерживающая

одноцепная ПС70Е
(ПСД70Е) 3 I I

ТУ 34 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

17 А4А-400-2 5 0.83
19 А2А-300-2 6 0.60

23 ТУ34 1310703-91 Зажим отВетВительный
прессуемый
QA-40Q-1 3 12

28 ТУ34 1311050-90 Распарка дистанционная
Р-4-120 3 025

ГИЛ

Нанлтд. Раменский (
Нконтр. Лебченка

Калугина
Hasjp. Левченко

d Ж94
16.94
16.94
1634

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220 кВ

А ТДЦТН-250000/220/110 У1
Спецификация 

к листам ЭП-79,80

Лист

81

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Санкт-Петербург

Формат АЗ
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1. См. Вместе с листами ЭП-83,84,85.
2. Установка разработана на основании 

чертежа ИПБД 672 848 007 ГЧ  1988 г.
Запорожского трансформаторного 
заВааа.

3. Строительную часть узла установки 
автотрансформатора см. лист КС-23.

4. Гирлянды изоляторов, ошинобка ВН и СН, 
показанные пунктиром, не Входят В объем 
данного листа.

5. ПодВод к автотрансформатору силоВых и 
контрольных кабелей, а также Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы ЭП-90„.92.

6. Спуски к автотрансформатору Выполняют
ся на 5.„б % длиннее расстояния между 
точкой соединения проВодоВ и контактным 
Выводом.

7. Необходимость и сторона установки 
молниеотбада на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниеэащиты ПС.

407-03-641.94-ЭП
форматоров 220кВI|I

Начмтд. Раменский К Автотрансформатор 
А ТДЦГН-250000/220/110У1

Стадия Лист ЛистоО
Нхантр. ЛеОченка idtr 0634 Р 82ГИЛ Калигина ujufat* 06J4
Наягр. ЛеОченка 0634 Варшмп с  выводом ошиноОки см. ОпраОо 

(ОлеОа) под углом 70°^30°на ячейковых 
порталах. План.

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат А З



S3
Вид А

1. См. Вместе с листами ЭП- 82,84,85.
2. Шкафы, кабельные короба и ошинобка 0.4 кВ 

на биде А услобно не показаны. Начмтд.
Нконтр.
ГИЛ
Hmjzp.

ЛеВченка.
Калигина
ЛеВченка

Раменский £  0634
06.94
06.94
06.94

407-03-64194-ЭП
Устанобочные чертежи трансформаторов 220кВ

Автотрансформатор 
А ТДЦГН-250000/220/110-У1

Вариант с  Выводом ашинаВки см. ВпраВа 
(Влево) под углом 7 0 °-9 0 °на ячейковых 
порталах. Вид А

ф Ш  Ч\

Лист

83
’СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Формат А З
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Спецификация оборудования и материалов

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

1 Автотрансформатор
трехфазный тоехобмо-
точный А ШТН-250000/ cMjnai

220/110У1 1 лицу

ГОСТ 17544-85

3 407-03-641.94-ЭП-106 Шкаф автоматического
ипоаВления системой
охлаждения ШАОТ-ДЦ-7 2 315

3 407-03-64Ш-КС-51 Опора под шкаф 0-3 1

ПраВод сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

7 АС-500/64 40 1J85 мдляВЬ
9 АС-300/39 ЮО 0285 чдляСН

Масса трансформатора (Вкг)

1. Полная -  233000
2 Транспортная -  202000
3. Колокол -  10630
4. Масла ( Всего ) -  68500
5. Масла, подлежащего долиВке 

(заводом не поставляется ) -  7800

95

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

12 Паласа заземления
Ш к ч ш ж - 15 0.94 м

13 407-03-64134-ЭП-99 9эел поддерживающих
гирлянд. Тип 1 1

T934 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

17 А4А-400-2 5 0J83
19 А2А-300-2 6 озо

T934 1310703-91 Зажим отВетВительный
прессуемый

23 0А-400-1 3 13
24 0А-300-1 6 13

28 T934 1311050-90 Распорка дистанционная
Р-4-120 6 0,55

407-03-641.94-ЭП
9станоВачные чертежи трансформаторов 220кВ
Автотрансформатор 
А ТДЦТН-250000/220/11091

Стадия Лист Листав .
Начато. Раменский/ Jwum 0634 Р 85Пконтр. ЛеОченка Ж 0634
ГИЛ Калугина 0634 Спецификация 

к листам ЭП- 823334
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
Начгр. ЛеОченка W0634

щ т \  %
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I
ч:

1
I

70VJ90

1. См. Вместе с листами ЗП-87,88,89.
2. Установка разработана на основании

чертежа ИПБД 672 848 007ГЧ 1988 г.
Запорожского трансформаторного 
эаВода.

5. Строительную часть узла установки 
автотрансформатора см. лист КС-24.

4. Гирлянды изоляторов, ошинобка ВН и СН, 
показанные пунктиром, не Входят В объем 
данного листа.

5. ПодВод к автотрансформатору силоВых и 
контрольных кабелейа также Выполнение 
узла заземления нейтрали автотрансфор
матора см. листы ЗП-90-.92.

6. Спуски к автотрансформатору Выполняют
ся на 5„6 % длиннее расстояния между 
точкой соединения проВодоВ и контактным 
ВыВодам.

7. Необходимость и сторона установки 
молниеотвода на трансформаторном 
портале уточняются по чертежам зазем
ления и молниеэащиты ПС.

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220 кВ

Начмтд. Раменский ( Л 'й и с* ' о&т Автотрансформатор 
А ТДиТН-250000/220/110-91

Стадия Лист Литов
Нжантр. Левченко 0634 Р 8 6ГИЛ Колигина 0634
Начжр. Левченко 0634 Вариант с  выводам ошиновки см. вправо 

(влево) под целом 7 0 °-9 0 °на одНостаеч- 
ных опорах. План.

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБЗРГ

Формат A 3



1

1

1

9 7

1. См. вместе с листами ЭП- 86,88,89.
2. Шкафы, кабельные короба и ошинобка О А  кВ 

на биде А условна не показаны.

407-03-641 .94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начш д. Раменский Автотрансформатор 
А ТДЦТН-250000/220/1Ю-Ш

Стадия Лист Лиапой
Нконтр. Лейченка 0634 Р 8 7ГИЛ Калигина 0634
Начго. Лейченка 0634 Вариант с  Выводом ашинайки см. Впрайа 

(Влейа) под углам 7 0 °-3 0 ана аднастаеч- 
ных опарах. Вид А

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

т т \ Формат А З
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Спецификация оборудования и материалов

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

1 Автотрансформатор
трехфазный тоехабмо-
точный A T£LITH-2S0000/ CMjnaL■

220/11091 1 лицу
ГОСТ 17544-05

3 407-03-64194-ЭП-106 Шкаф автоматического
ипоаВления системой
охлаждения ША0Т-ДЦ-7 2 315

4 4Q7-Q3-641.94-КС-51 Опара под шкаф 0-3 1

ПроВод сталеалюми-
ниеВый Г0СТ839-80

7 АС-500/54 40 1J85 м для Bh
9 АС-300/39 115 12851 1 для СН

Масса трансформатора (В кг)
1. Полная -  233000
2 Транспортная -  202000
3. Колокол -  10630
4. Масла ( Всего ) -  68500
5. Масла, подлежащего далиВке 

(заВадам не поставляется) -  7800

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.Масса

еджг
Приме
чание

12 Полоса заземления
ш ш ш ж 15 0.94 м

и 407-03-64134-ЭП-100 9зел поддерживающих
гирлянд. Тип it 1

T934 1311438-89 Зажим аппаратный
прессуемый

17 А4А-400-2 5 0JB3
19 А2А-300-2 6 030

T934 1310703-91 Зажим отВетВительный
прессуемый

23 0А-400-1 3 13
24 0А-300-1 6 го

28 T934 1311050-90 Распорка дистанционная
Р-4-120 6 035

407-03-641.94-ЭП
9станаВочные чертежи трансформаторов 220кВ

Автотрансформатор 
А ТДЦТН-250000/220/11091

Стадия Лист Листай
Начлтд.
Нхонтр.

Раменский /  
ЛеОченка

0634
0634 Р 89

ГИЛ Калугина 0634 Спецификация 
к листам ЗП- 860708

СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКГ
Санкт-Петербург

Натгр. Лебченко 0634

Формат А З
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Марка,
поз. Обозначение Наименобание Кол

Масса
ед.кг

Приме
чание

7-11 Пробой сталеалюминиебыС
ГОСТ 839-80
АС-\ I 1 11___1

17,20 Зажим аппаратный
прессуемый
А4А-1 J 2 I 1

SO ТУ34-43-10167-80 Короб электротехничес-
кий стальной
КП-0.1/02-291 3(4) 22J0

31 Рцкай металлический
РЗ-Ц-Х

32 ТУЗб-1448-82 Скоба двухлапчатая
К 143 32 2 0J04

33 Уголок, 1*350
50x5 ГОСТ 8509-72" 2 1J8Cm3 ГОСТ 535-68

34 Уголок, 1*110
50x5 ГО СТ8509-72" 
Cm3 ГОСТ 535-88 3 0,4

Элементы по поз. 7-1117,20,44.45учтены 
в спецификациях к установочным чертежам

Тип шкафов
Колич.
листов

ШЗВиШД 2
ШЗВиШАОТ 3
ШЗВиООаШАОТ 5

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

35 Пластина соединительная
. ™  30x4 ГОСТ Ю З-76"1*120. ш т т г г ш ш - 8

36 Планка. 1*150
30x4 ГОСТ Ю З-76" 
'Cm3 ГО СТ535-88 2

37 Лист металлический
500x400x2ГОСТ 19904-74"------- тш сгш =8в— □ см. табл

38 Болты ГОСТ 7798-70”
М6Х20 10

39 Гайки ГОСТ5915-70т
Мб 10

40 ШаОВы ГОСТ 11371-78"
Шайба 6 20

Т934-27-Ю954-85 Зажим аппаратный
штыревой

44 штыревой АШМ-20-1 1 1J58
45 штыревой АШМ-16-1 1 1J59

4 0 7 - 0 3 - 6 4 1 . 9 4 - Э П

Установочные чертежи трансформаторов 220кВ
Нач. omd. fЪменский С Ъшии 96.94 Стадия Лист Листов
Н. конто. /Ыченко Ж ? 06.94 Р 92ГИЛ /(алцгина 0634
Нач. го. /Ыченко 06.94 Перечень оборудования 

к листам Эп-90,91
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург
Чнж.!кат. У(ейстВер 0634

щъжк W формат АЗ





Формат А З
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Спецификация оборудования и материалов

Марка
поэ. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

еджг
Приме
чание

1 407-03-641.94-ЭП-102 Шкаф с шинной сборкой 11 Уголок 50x50x5. L-100
0.4 кВ 1 50 ГОСТ8509-86 2 0.377

2 407-03-641J94-KC-50 Опора 0-5 1 12 ШВеллер Б£ L-1200
3 Изолятор опарно-шты- ГОСТ8240-89 1 7,08

реВай типа 0НШ-10-6 13 Пластина 110x110x5
ГОСТ8608-79 4 4JB ГОСТ 19903-74» 4 0.475
Шина алюминиевая Болты ГОСТ 7798-70»
ГОСТ 15176-89 14 М 12x40 24

4 80x8 12 1.725 15 М 16x160 16
5 40x4 5, 5 0.43 Гайки ГОСТ 5915-70»
6 T9 34 4399148-78 Шинодержатель типа 16 М 12 24

ШПРБ-1С 4 0.58 17 М16 16
ТУ 34 4310167-80 Короб электротехничес- Гайки ГОСТ5916-70»

кий стальной W М12 8
7 прямой КП-0,1/02-2 У1 6 22ft 19 Mrit 16
8 иглоВой с горизонталь- Шайбы ГОСТ 11371-78»

ным поворотом ВВерх 20 Шайба 12 32
под иглам 90° Шайбы ГОСТ6958-78»
КУВ-0.У02НП 2 5,53 21 Шайба 12 16

9 ТУ 34 4310167-80 Секция присаединитель- 22 Шайбй 16 32
ноя типа СПр-0,1/02 У1 2 1.1 23 ТУ 14-4-1231-83 Дюбель-гВоздь Д Г 4£х4С 2

10 Уголок 50x50x5, L-1000 ТУ36-931-82 Переходные пластины
ГОСТ8509-86 2 3,77 44 АП-80х8 УХЛ1 3 0,43

45 АП-40Х4 УХЛ1 1 0,07

407-03-641.94-ЭП
форматоров 220кВУстановочные чертежи транс

Автотрансформатор 
А ТДТН-63000/220/110УКХЛ)

Япония Лист Листов
Наяотй. F'аметжийу 0 6 3 4

р 95Нхонтр. АЪОченкп 0 6 3 4
ГИЛ /Калугина 0 6 3 4 Спецификация

клистуЭП-94
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-ПетербургНакгр. /1еОченко 0 6 3 4
х 7

А Йр Формат A S
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Вылет стрелы 0*7600 
Вылет стрелы №8800

Ось остановки коана
I /придетш аж еО ^ .ОР* 1 Ш ^ !!^ М 9 8 о —  

тоже) колокола демонтаже (монтаже)
оборудования трансформа
тора (кроме колокола)

y l — I• --- . -  • -f-FT-1—
Л1

. 3700 . 4000 . 4000

30800

Экспликация оборудования
N

ПОЗ. Наименование Колич.

; Трансформатор ТРДНС-63000/220-У1 1
2 Шпальная клеть 1
3 Колокол 1
4 Кран пнеВмоколесный 1
5 Инвентарные сборно-разборные подмости 1
6 Активная част 1
7 Шкаф автоматического управления системой охлаждения

трансформатора ШАОТ 1
8 Портал 1
9 ШатроВое укрытие 1
10 ОшиноВка ВН 1

1. Ремонтные площадки Выполняются с минимальным уклоном, обеспечивающим 
отбод поверхностных Вод, и должны иметь твердое непылящее покрытие (асфаль
то-бетонное на щебеночном или граВиОном основании, черно-щебеночное, черно-  
-граВийное или цементно-бетонноеХ Размеры площадок показаны ориентировочно.

Z  В зависимости от конкретных условий Взаимное расположение ремонтных пло
щадок может быть изменено.

3. НаВремя ремонта трансформатора с использованием краноВого устройства 
ошиноВка, расположенная над ним, подлежит демонтажу.

4. Для примера на чертеже изображен дВухобмоточный трансформатор ТРДНС- 
-бшЮ/220-yt При Других трансформаторах принятые решения сохраняются.

5. Паи ремонте трансформатора Т1 ремонтные площадки располагаются зеркально.

Нач. отд.
И. каши..
ГИЛ
Нач.гц

РЩЩО <
Калигина
Левченко

|век, ham. ХейстВер

0  06.94

4 О7-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ
Взаимное расположение стух 

трансформаторов и ремонтных 
площадок (пример)

План

W

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЪПРОЕКТ
Санкт-Петербург

формат АЗ
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NN
П03. Наименование Кол.

Приме
чание

1 Колокол ( съемная часть бака) 1
2 Шпальная клеть 1
3 Инбентарныесборно-разборные подмости 1
4 Активная часть 1
5 Шкаф автоматического управления системой охлаждения 1
6 Коробка с вводами НН 2
7 Установка трансформаторов тока ВН 3
8 Коробка с вводами нейтрали 1
9 Охладитель 10

10 Емкость инвентарная для масла 1
11 Установка трансформаторов тока НН 3
12 Емкость инвентарная для крепежа 1
13 Фильтр 1
14 МаслоподогреВатель 1
15 Мослонасос 1
16 Шкаф распределительный силоВой 1
17 Расширитель 1
18 Стул для установки ВВодаВ ВН 3

NN
поз. Наименование Кол.

Приме
чание

19 ВВодВН 3
20 ЦеолитоВая установка 1
21 Маслонасос 1
22 Гидронасос 1
23 Выпрямительная установка 1
24 Гидродвмкрат 1
25 Контейнер с тепловой изоляцией для сухого льда 1
26 Установка для подсушки изоляции 1
27 Вакуум-насос 1
28 Компрессор 1
29 Установка осушки Воздуха 1
30 Пожарный пост 1
31 Инвентарная металлоконструкция с тремя баллонами

для азота 1
32 Трансформатор сборочный 1
33 Сборка силаВаяхерии РТСШ 1
34 Течеискатель 1

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начатд. Раменский £ 9634 Пример размещения 
оборудования на 

аемонтных площадках

Стадия Лист Листов
Н. конто. ЛеВченко 06.94 Р 9 8ГИЛ Калигина 06.94
Начго. ЛеВченко £ 06.94 Перечень оборудования 

к листам ЭП-96,97
СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-ПетербургШ .1кат. ХейстВео 0634

цслаглх W
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Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Ориме-
чанве

1 Гирлянда изоляторов
поддерживающая одно-
цепная с удлинительным
тросом

407-03-64134-30-113.114 35 кВ 3
30-109,110 110 кВ 3

2 ТУ34 13.11420-89 Скоба СК-7-1А 4 029

3 ОроВолока стальная
5,0-ЩЧ ГОСТ 3282-74 16 0,15 м

I Чертеж разработан на основании каталога 'Изоляторы и арматура для 
Воздушных линий электропередачи1993г.

2. Сцепная арматура показался на чертеже пунктиром. Входит В состав 
гирлянды (поз. 11

И. контр. ЛеОченко

Нач.гр.

Чачатд Раменский /С.

Калцгина

ХейстОер

ОШ
о т
06.94
о т

4 О7-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Узел поддерживающих 
гирлянд.

TunL

Стадия

99

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

Т О  Формат АЗ
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Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз Обозначение Наименование Кол

Масса
ед.кг

Ориме-
чание

1 Гирлянда изоляторов
поддерживающая одно-
цепная с удлинительным
тросам

407-03-641.94-30-113.114 35 кВ 2
30-109,110 110 кВ 2

2 Гирлянда изоляторов
поддерживающая
одноцепная

407-03-64194-30-111.112 35 кВ 1
30-107,106 110 кВ 1

3 ТУ 34 13.11420-69 Скоба СК-7-1А 4 0,39
4 Ороволока стальная

5,0-ПИ ГОСТ3282-74 32 0,15 м

1. Чертеж разработан на оснабании каталога'  Изоляторы и арматура для 
боэдушных линий электропередачи *, 1993 г.

2. Сцепная арматура показаная на чертеже пунктиром, входит б состав 
гирлянды ( поз. И

2-1А 4 О7-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Узел поддерживающих 
гирлянд. 

funl

100

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

\\\ Формат АЗ
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Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Разрядник Вентильный
РВС-35 3 73,0 :м. указ. 1

2 Регистратор срабаты-
Ваний РР-1У1 3 175 см указ. 1

5 407-03-641.94-КС-49 Опора 0-4 1

4 Шина плоская стальная
ш т т г ш ш - 1-0£м 3 03 шт

5 Полоса заземления
30x4 ГОСТ Ю З-76" 
Cm3 ГОСТ533-88 ' 3,5 0,94 %снут2
Болт ГОСТ 7798-70"

6 М 16x120 9
7 И 8x30 6

Гайка ГОСТ5915-70"
8 М16 9
9 М8 6

Шайба ГОСТ 11371-78*
10 Шайба 16 18
11 Шайба 8 12
12 ТУ 14-4-1231-83 Дюбель-гВоэдь ДГ4,5х40 3

I  Чертеж разработан на основании технических усладив ТУ 16.521.264-79ч 
1989г. (разрядник) и технического описания и инструкции по эксплуатации 
КЛО 412.517,1980г. (регистратор срабатывания) Великолукского заВода 
Высоковольтной аппаратуры.

2. Полосу заземления к металлоконструкции приварить, а к стойке пристре -  
лить дюбелями (поз.12) при помощи строительно-монтажного пистолета.

Нач. атд. Раменский (_ tf694
И. канта. ЛеОченко 06.94
ГИП 0694
Нач.гр. ЛеОченко 06.94
1нж.1кат. ХеОстВер 06.94

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Стадия Лист Листов

Р 101

Установка разрядника РВС-35 
и шкафа ШЗВ на опоре 0-4

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

\ К Ь  формат АЗ





Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Шкаф силовой 1 50

2 ТУ36-107-80 Изолятор армированный
К709У2 8 0,78

Шина алюминиевая
ГОСТ 15176-89

3 80x6, м 3 J т е
4 40x4, м 17 0,43

5 Доска проходцая
Гетинакс V-T ЮЛ 1 13
Г0СТ2718-74

6 Прокладка резиновая
уплотнительная
25X3 L-1300MM 1

7 Болты ГОСТ 7798-70
М6x25 " 6

8 Б о т ГОСТ 7805-70"
М 16x40 16

ГаОки ГОСТ5915-70"
9 Мб 6
10 М16 16

113
Марка, 
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

11 Гайк ГОСТ5916-70"
М16 16

12 Шайбы ГОСТ 11371-78"
Шайба 6 6

М

13 Шайбы ГОСТ6958-78
Шайба 16 16

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Трансформатор 
А ТДТН-63000/220/1Ю-УКХЛ)

Спецификация к листу ЭП-102

Формат А З

Лист

103
Листов

’СЕВЭАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 
Санкт-Петербург
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шкафоб 1113В и ШД-2

Т -  —  ■ Г - + --------- ¥

01?

550 220

Спецификация оборудования и материалов

Марка»
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Полоса заземления
3 0x 4  ГОСТ Ю З-76" 
В 1 Ь З кп 1 и С 1 Ъ Ы Н Р V 0,94 м
Б о т  ГОСТ 7798-70"

2 М10х45 4
3 М16Х50 4

Гайка, ГОСТ5915-70"
4 М10 4
5 М16 4

Шайба, ГОСТ 11371-78"
6 Шайба 10 8

7 Шайба 16 8
8 ТУ14-4-1231-83 йюбель-гВоэдь ДГ4,5x40 1

1. Паласу заземления к металлоконструкции приварить, к стойке при
стрелить дюбелями (  поз. 8 ) при помаши строительно-монтажного 
пистолета.

2. Опора 0-1 см. альбом 2 лист КС-4 7.

Начгр.

ЛеОченко
Калугина

Раменский^ 06.94

0634
0634

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Установка шкафоб 
ШЗВ и ШД на опоре 0-1.

104

СЕВЗАПЭНЕРГ0СЕТЫР0ЕКТ

и W Формат АЗ
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Разметка отверстий для крепления 
шкафоО ШЗВ и ШАОТ

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Полоса заземления
30x4 ГОСТ ЮЗ-TS"
В Cm3 кп ГОСТ535-89" %2 0,94 м
Болт, ГОСТ 7798-70*

2 М10Х45 4
3 N16x50 4

Гайка, ГОСТ5915-70"
4 М10 4
5 М16 4

Шайба, ГОСТ 11371-78"
6 Шайба 10 8
7 Шайба 16 8
8 ТУ14-4-1231-83 Цюбель-гВаздь ДГ4,5х40 1

I  Полосу заземления к металлоконструкции приварить, к стойке при
стрелить дюбелями ( поз. 8 /при помощи строительно-монтажного 
пистолета.

2. Опора 0-2 см. альбом 2 лист КС-48.

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Нач. отй. Раменский ^ 1634 Стадия Лист Листов
И. контр. ЛеВченка 1634 Р 105ГИЛ Кашина 1634
Нач. гр. ЛеВченка 1634 Установка шкафов 

ШЗВ и ШАОТ на опоре 0-2. СЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ
Санкт-Петербург

ЧНЖ.1КШП. Хейстдер 1634

Щ  ф ф м А З
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Спецификация оборудования и материалов

Марка.
паз. Обозначение Наименование Кол;

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Полоса заземления
зам гост юз-тв" 
BlbSm im USW %2 0,94 м
Болт, ГОСТ 7798-70"

2 М10х45 4
S М16х50 8

Гайка, ГОСТ5915-70"
4 М10 4
5 М16 8

Шайба, ГОСТ 11371-78"
6 Шайба 10 8
7 Шайба 16 16
8 ТУ14-4-1231-83 Дюбель-гвоздь МГ4£х40 1

I  Полосу заземления к металлоконструкции приварить, к стойке при
стрелить дюбелями ( поз. в)при помощи строительно-монтажного 
пистолета.

2. Опора 0-3 см. альбом 2 лист КС-51

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Иач. отб. Роменскив гЗ- ■fauu*- 8634 Стадия Лист Листов
Н. контр. ЛеВченка об/' 0634 Р 106ГИЛ Калигина J&U&- 0634
Нач.гр. ЛеВченка 0694 Установка двух шкафов 

ШАОТ и ШЗВ на опоре 0-3.
ССВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург'Анж. /кат. Хейстдвр 0694

Формат АЗ
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Гирлянда ё изоляторами ПС70Е Гирлянда с изоляторами ПСД70Е

/ Й Ш IV

пш т 8 9 11 12
1мм 1016 1143 1397 1524
L mm 1341 1466 1722 1849
т.к г 3421 37.6144.4147JB1

, TV
пш т 9 10
L mm 1143 ttm
L mm 1468 1595
т.к г 46J6t 5101
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Спецификация оборудования и материалов

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Изолятор стеклянный
ТУ34 13.10874-87 ПС70Е п 3.4
ТУ34 13.10879-87 ПСД70Е п 4.4

2 Серьга СРС-7-16 1 0J2
3 Ушка специальное

УС-7-16 1 125
4 Узел крепления гирлянды

КГП-7-3 1 0.44
5 Зажим поддерживающий

глухой
2ПГН-5-1 1 52

Масса гирлянды с изоляторами ПС70Е т
Масса гирлщды с изоляторами ПСД70Е т

I  Чертеж разработан на основании каталога * Изоляторы и арматура для 
бездушных линий электропередачи'. 1993г.

2. Размер В скобках относится к гирлянде с изоляторами ПСД70Е.

НП2Р.
Чнж. /кат ХеОстбер

Калугина
Лебченко

Раменский^ fa o u ~ - 06.94

0634
0634

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

110 кВ

Гирлянда иэалятпроб ПС70Е 
(ПСД70Е /поддерживающая одноиепная 

для двух прободав сечением240меги более

^ Ф Ж \  ж

107

ГЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРСЕКГ 
Санкт-Петербург
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Креплецие прободав сечением *240мм2

А _ Ж
у уа ь ь ■— m — ■- 
Ч0270) JL /  к

Крепление проводов сечением < 185 мм2

'1 Ш 1  г 0 2 55 ^ 1
'(0270)

Гирлянда с изоляторами ПС70Е Гирлянда с изоляторами ПСД70Е

/ t я N
пш т 8 9 11 12
1.мм 1016 1143 1397 1524
L mm 1121 1148 1502 1629
т.к г 27.96s u e 38.164126

# N
пш т 9 W
1.ММ 1143 1270
L mm 1248 1375
т.к г 4026 44.71

Спецификация оборудования и материалов

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.Кг

Приме
чание

1 Изолятор стеклянный
ТУ34 13.10874-87 ПС70Е п 3.4
ТУ34 13.10879-87 ПСД70Е п 4.4

2 Серьга СРС-7-16 1 0.32
3 Ушко однолапчатое

укороченное У1К-7-16 1 0.62 толка для 
ПГ-3-12

4 Узел крепления гирлянды
КГП-7-3 1 0.44
Зажим поддерживающий
глухой

5 ПГ-3-12 1 1.33 для
АС1В5

6 ПГН-5-3 1 А5 для
AC240J60C

Масса гирлянды с изоляторами ПС70Е без поз. 3,5 .6 т
Масса гирлянды с изоляторами ПСД70Е без поз 3.5.6 т

I  Чертеж разработан на основании каталогав Изоляторы и арматура для 
воздушных линий электропередачи *. 1993г.

2. Размер в скобках относится к гирлянде с изоляторами ПСД70Е.

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начлтд. Ломейский t & 9 4
110 кВ

Стадия Лист Листов
Нжонтр. Ледченко 7634 Р 108ГИЛ Калугина 7634
Нанзр. ЛеВченко ТВ3 4 Гирлянда изоляторов ПС70Е 

(ПСД70Е )  поддерживающая 
одноиепная для одного провода

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

Инж.!кт ХейстВер 7634
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Гирлянда с изоляторами ПС70Е Гирлянда с изоляторами ПСД70Е,

/ В в N
п,шт 8 9 11 12
L mm 1016 1143 1397 1524
L mm 7966 80938347 8474
т. кг 43.1546JS 53,3556,75

t IV

п,шт 9 Ю

1.ММ 1143 1270
L mm 8093 8220
т.к г 55,5559,95

1. Чертеж разработан на оснобании каталога * Изоляторы и арматура для 
Воздушных линий электропередачи1993г.

2, Размер 0 скобках относится к гирлянде с изоляторами ПСД70Е.______

119

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Изолятор стеклянный
T934 13.10874-87 ПС70Е п 3.4
ТУ 34 13.10879-87 ПСД70Е п 4,4

2 Серьга СР-12-16 1 0.41
3 Ушко специальное

УС-7-16 1 125
4 Узел крепления гирлянды

КГП-16-3 1 0.81
5 Скоба СК-12-1А 3 0f1
6 ЗВено промежуточное

ГР-12-6 1 0.94
7 Зажим поддерживающий

глухой 2ПГН-5-1 1 5J0
8 Зажим НЬтяжнай 1

прессуемый НС-50-3 2 1.2
9 Канат 9.1-Г-В-С-Н-1370

ГОСТ3063-80" ь ;т 9,4175
Масса гирлянды с изоляторами ПС70Е т
Масса гирлянды с изоляторами ПСД70Е т

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ_

Начмтб РамвнскШУ' Ъиш* Ш 34
110 кВ

Стадия Лист Листов
Нхонтр. ЛеВченка 0634 Р 109ГИЛ Калигина 06.44
Иачар. ЛеВченка w 0634 Гирлянда изоляторов ПС70Е 

(ПСД70Е )  поддерживающая одноцепная 
с удлиненным тросам для двух проВодоВ

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-ПетербургИнж.1кот ХейстВер 0634

p s n формат А З
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Крепление прободай сечением *240мм2

I

Крепление проводов сечением < 185 мм2

A , . .  H i k
'(0270)

Гирлянда с изоляторами ПС70Е

/ / Я TV
пш т 8 9 11 12
L mm 1016 1143 1397 1524
L mm 7746 7873 8127 8254
т,к г 36S 40*3 47.1 505

Гирлянда с изоляторами ПСД70Е

f IV
пш т 9 Ю
L mm 1143 1270
L mm 7873 800С
т я г 49*3 53.7

1. Чертеж разработан на основании каталога '  Изоляторы и арматура для 
воздушных линии электропередачи1993 г.

2. Размер в скобках относится к гирлянде с изоляторами ПСД70Е.______

Спецификация оборудования и материалов

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Изолятор стеклянный
T934 1310874-87 ПС70Е п 3.4
ТУ34 13.10879-87 ПСД70Е п 4.4

2 Серьга СР-12-16 1 0.41
3 Ушко однолапчатое

укороченное У1К-7-16 1 0J52 только для 
ПГ-3-12

4 Узел крепления гирлянды
КГП-16-3 1 0Д1

5 Скоба СК-12-1А 3 0.91
6 Звено промежуточное ПР-12-6 1 0.94

Зажим подаерживаюишд глухой
7 ПГ-3-12 1 и з для

АС185

8 ПГН-5-3 1 5J5 для
AC240J600

9 Зажим натяжной
прессуемый /С-50-3 2 и

Ю Канат 9.1-Г-В-С-Н-1370
ГОСТ3063-80" ь ;т 3.4175

Масса гирлянды с изоляторами ПС70Е без поз. 3. 7.8 т
Масса гирлянды с изоляторами ПСД70Е без поз. 3. 7.8 т

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

Начатд. Раменский , 'ЬкМТл 06.94
110 кВ

Стадия Лист Листов
Нжонтр. ЛеОченка V 0634 Р 110ГИЛ Калиеино 0634
Начло. ЛеОченка 0634 Гирлянда изоляторов ПС70Е 

(ПСД70Е ) поддерживающая адноцепная 
с удлиненным тросом для одного пробода

'СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-ПетербургИнЖ.!КОП ХейстВер 0634

щ .
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I

Гирлянда с изоляторами ПС70Е Гирлянда с изоляторами ПСД70Е

8 Я N
аш т 3 3 4 4
1мм 381 381 508 508
L mm ж 706 833 833
пи кг 1721 1721 20.6120.61

N
гишт 3 4
L mm 381 508
L mm 706 833
т.к г 2021 24J51

Спецификация оборудования и материалов

Марка.
поз Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Изолятор стеклянный
ТУ34 13.10874-87 ПС70Е h 3.4
ТУ34 13.10879-87 ПСД70Е П 4А

2 Серьга СРС-7-16 1 0 2 2

3 Ушка специальное
УС-7-16 1 125

4 Узел крепления гирлянды
КГП-7-3 1 0.44

5 Зажим поддерживающий
глухой
2ПГН-5-1 1 52

Масса гирлянды с изоляторами ПС70Е т
Масса гирлянды с изоляторами ПСД70Е т

I  Чертеж разработан на основании каталога т Изоляторы и арматура для 
воздушных линий электропередачи *. 1993г.

2. Размер в скобках относится к гирлянде с изоляторами ПСД70Е.
3  На порталах с молниеотводами гирлянда увеличивается на два изолятора.

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

35 кВ

Гирлянда изоляторов ПС70Е 
СД70Е ) поддерживающая одном 

для двух прободав сечением240ммги долее

и ,о < т ч \

т
•СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

формат АЗ
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Крепление проводов сечением >240мм2

1

Крепление прободоб сечением < 185 мм2

Гирлянда с изоляторами ПС70Е Гирлянда с изоляторами ПСД70Е

, 1 б IV
пш т 3 3 4 4
L mm 381 381 508 508
L mm 486 486 613 613
пькг 10.9610.96 1473614.36

. IV
пш т 3 4
Lmm 381 508
L mm 486 613
т.к г 13.96 1836

Спецификация оборудования и материалов

Парка.
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Изолятор стеклянный
T934 1310874-87 ПС70Е п 3.4
T934 13.10879-87 ПСД70Е п 4.4

2 1 Серьга СРС-7-16 1 032
3 9шко однолапчатое

укороченное 91К-7-16 1 032 только для 
ПГ-3-12

4 9эел крепления гирлянды
КГП-7-3 1 0.44
Зажим поддерживающий
глухой

5 ПГ-3-12 1 133 для
АС185

6 ПГН-5-3 1 53 для
AC240J60C

Масса гирлянды с изоляторами ПС70Е без поз. 3 .5 .6 т
Масса гирлянды с изоляторами ПСД70Е без поз. 3 .5 .6 т

I  Чертеж разработан на основании каталога * Изоляторы и арматура для 
воздушных линий электропередачи т. 1993г.

2. Размер в скобках относится к гирлянде с изоляторами ПСД70Е.
3  На порталах с молниеотводами гирлянда увеличивается на два изолятора.

Нмнтр.

Наягц.

Левченко
Калугина
Левченко

Инж. 1кт ХеОствер

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

35 кВ

Гирлянда изоляторов ПС70Е 
(ПСД70Е ) поддерживающая 

аднацепная для одного провода

112

•СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

формат АЗ



1.

2.
3.

Гирлянда с изоляторами ПС70Е Гирлянда с изоляторами ПСД70Е

, N
пш т 3 4
U мм 381 508
L мм 6031 6958
т. кг г^5332.93

i В К N
пш т 3 3 4 4
1.ММ 381 381 508 508
L.MM 6831 6831 6958 6958
т,к г 25.5325.5328.9328.93

Чертеж разработан на основании каталогав Изоляторы и арматура д/т 
Воздушных линий электропередачи ш. 1993г.
Размер В скобках относится к гирлянде с изоляторами ПСД70Е.
На порталах с молниеотводами гирлянда увеличивается на дВа изолятора.

123

Спецификация оборудования и материалов

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ей кг

Приме
чание

1 Изолятор стеклянный
T934 13.10874-87 ПС70Е п 3.4
T934 13.10879-87 ПСД70Е п 4.4

2 Серьга СР-12-16 1 0.41
3 9ижо специальное

9С-7-16 1 125
4 9зел крепления гирлянды

КГП-16-3 1 0.81
5 Скоба СК-12-1А 3 0.91
6 ЗВено промежуточное

ГР-12-6 1 0.94
7 Зажим поддерживающий

глухой 2ПГН-5-1 1 5.0
8 Зажим натяжной

прессуемый НС-50-3 2 12
9 Канат 9.1-Г-В-С-Н-1370

ГОСТ3063-80т упь 4.4175
Масса гирлянды с изоляторами ПС70Е т
Масса гирлянды с изоляторами ПСД70Е т

407-03-641.94-ЭП
9стано6очные чертежи трансформаторов 220кВ

Начмтд. РаменсюхГ gss4
35 кВ

Стадия Лист Листов
Нконтр. ЛеВченка 0634 Р 113ГИЛ Калугина 0634
Начгр. Левченко 4т 0634 Гирлянда изоляторов ПС70Е 

(ПСД70Е ) поддерживающая авнаиепная 
с удлиненным трасом для дВух прободав

•СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

Инж.!кт ХеОстВер 0634

формат АЗ



Крепление проВадоВ сечением » 240мм2

I

Крепление прободай сечением < 185 мм2

j L
* гугС—  0 2 5 5

'(0270)

Гирлянда с изоляторами ПС70Е

/ # Ё IV
п,шт 3 3 4 4
1мм 381 381 508 508
L mm 6611 бон 6738 6738
щкг 19J6919J5923М 23,0В

Гирлянда с изоляторами ПСД70Е

N
а am 3 4
L mm 381 508
L mm 6611 6738
т,к г 22J6S 27ЛВ

1. Чертеж разработан на основании каталогат Изоляторы и арматура для 
Воздушных линий электропередачи1993г.

2. Размер В скобках относится к гирлянде с изоляторами ПСД70Е.
3. На порталах с молниеотводами гирлянда увеличивается на дВа изолятора.

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Изолятор стеклянный
ТУ34 1310874-87 ПС70Е п 3,4
ТУ34 13.10879-87 ПСД70Е П 4,4

2 Серьга СР-12-16 1 0,41
3 Ушко однолапчатое

укороченное У1К-7-16 1 0,62 только для 
ПГ-3-12

4 Узел крепления гирлянды
КГП-16-3 1 031

5 Скоба СК-12-1А 3 0,91
6 ЗВена промежуточное ГР-12-6 1 0.94

Зажим паддержибпкщий глухой
7 ГГ-3-12 1 133 для

АС185

8 ПГН-5-3 1 5 3 для
AC240J600

9 Зажим натяжной
прессуемый НС-50-3 2 12

10 Канат 9.1-Г-В-С-Н-1370
ГОСТ3063-80- УГЛ%417Ь

Масса гирлянды с изоляторами ПС70Е без поз. 3, 7,8 т
Масса гирлянды с изоляторами ПСД70Е без поз. 3 ,7 ,8 т

Нкпнтр.

H/PUQ.
Калугина

Нас./ют ХейапОер

' . М ПКОА0634
0634
0634
0634

407-03-641.94-ЭП
Установочные чертежи трансформаторов 220кВ

35 кВ

Гирлянда изоляторов ПС70Е 
(ПСД70Е ) поддерживают одноцепная 

с удлиненным тросам для одного проВада
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Типовые материалы для проектирования 407-03-641.94

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293825/4293825390.htm

