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Содержание альбома 5

W Наименование и обозначение документов Стр.
якпкА Наименование листов

4Q7-03-63C92-KC2 Строительные чертежи железобетонных
порталов ошинобки
407-03-63032-КС2.ТО Техническое описание 3

1 Схема расположения элементов ячейкового портала ПХ-220Я5 4
2 Спецификация к схеме расположения элементов ячейкового 5

портала ПХ-220Я5
3 Схема расположения элементов ячейкового портала ПЖ-220Я6 6
4 Спецификация к схеме расположения элементов ячейкового 7

портала ПХ-220Я6
5 Схема расположения элементов ячейкового портала ПХ-220Я7 8
6 Спецификация к схеме расположения элементов ячейкового 9

портала ПХ-220Я 7
7 Схема расположения элементов ячейкового портала ПХ-220Я 8 10
8 Спецификация к схеме расположения элементов ячейкового 11

портала ПХ-220Я 8
9 Схема расположения элементов ячейкового портала ПХ-220Я 9 12
10 Спецификация к схеме расположения элементов ячейкового 13

портала ПХ-220Я 9
11 Схема расположения элементов ячейкового портала ПХ-220Я10 14
1? Спецификация к схеме расположения элементов ячейкового 15

портала ПХ-220Я10
13 Схема расположения элементов ячейкового портала ПХ-220Я11 16
14 Спецификация к схеме расположения элементов ячейкового 17

портала ПХ-220Я11
15 Схема расположения элементов ячейкового портала ПЖ-220Я12 18
16 Спецификация к схеме расположения элементов ячейкового 19

портала ПХ-220Я12
17 Схема расположения элементов ячейкового портала ПХ-220Я13 20
18 Спецификация к схеме расположения элеметоб ячейкобого 21

портала ПХ-220Я13

Li

W
листов

Наименование и обозначение документов 
Наименование листов

Стр.
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портала ПХ-220Я14
21 Схема расположения элеметоб ячейкобого портала ПХ-220Я15 24
22 Спецификация к схеме расположения элементов ячейкобого 25

портала ПЖ-220Я15
23 Схема расположения элементов ячейкобого портала ПХ-220Я16 26
24 Спецификация к схеме расположения элементов ячейкового 27

портала ПЖ-220Я16
25 Узел Va гв
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W  настоящем проекте представлены рабочие чертежи схем расположения элементов 
конструкций стальных портодоб ошиноВки открытых распределительных устройств 
(ОРУ) напряжением 220 кВ
2Лорталы ошинодки Выполнены свободностоящими В Виде одно-и многопролетных 
плоских П-абразных конструкций с защемленными на фундаментах стойками и шар
нирным соединением стоек с траверсами
ЗМля повышения устойчивости порталов из их плоскости принята установка 
тросоВых оттяжек, закрепленных В грунте при помощи железобетонных плит 
43тоики порталов приняты из цилиндрических железобетонных предварительно- 
напряженных труб диаметром 560 мм
5. Традерсы порталов приняты стальными решетчатого типа с соединением элемен
тов на болтах
бХонструкции траВерс приняты одинаковыми с порталами В металле 
7Антикоррозийная защита стальных траВерс порталов Выполняется при помощи лакокра
сочного покрытия 
8МаркирпВка порталов следующая:
ПЖ-220Я5

12£ля сборки стальных траВерс порталов ошиноВки должны применяться 
болты классов прочности 4£,'43&8 из углеродистых сталей грубой,  нормальной 
и повышенной точности исполнения I, с крупным шагом резьбы по ГОСТ 7798-7СГ 
ГОСТ 7805-70*. ГОСТ 15589-70*ГОСТ 15591-70ГиОСТ34-13-021-77 
ГаОки класса 4 и 5 из углеродистой стали грубой, нормальной и повышенной 
точности по ГОСТ5915-70*ГОСТ5927-70. ГОСТ 15526-70 *

Шайбы по гост 11371-7 f  и ГОСТ6402-70"
133акрепление стоек парталоВ производится путем заглубления их В грунт по 
схемам, приведенным В докум. 34073-149ВыпО 
При необходимости закрепление стоек производится с помощью установки 
подземных ригелей

ПЖ-портал железобетонный 
220-напряжение ОРУ 
Я-ячейкоВый портал

I
1

5-порядкоВый номер портала
7Расчетные нагрузки и природно-климатические условия, на которые рассчитаны 
порталы приведены В докум. 3.4073-149 ВыпЗ
10. Указания по изготовлению элементов конструкций порталов даны В соответствующих 
сериях и ГОСТ, приведенных В спецификациях
НМонтаж железобетонных стоек и стальных траВерс порталов ошиноВки Выполнять 
В соответствии с указаниями СИЛ33331-87и С И Л33536-85

Л .___ 407-03-630.92-КС2. ТО
Htrtomd. Раменский П8,9? Стадия Лист Листа
К кота. КоОалеВ 08.47 Техническое описание

рп 1
ГИЛ аир. Кабалеб ПЯ 47 т*9АГГзыстотгчтлвпеуг*
Г л спей. Киосвнобв 084? СаяатНТетербцрг

сЬппмпт А *4
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Си. Вместе с л. 2

407-03-630.92-КС2
О РУ220 кВ на униф ицированны х конст рукциях

НачмтВ. РоменскиО 0832 Стадия Лист Листов
Нхантр. КоВалеВ 0832 РП 1Гип Калугина 0832
Гчпхтр. КобалеВ Щ&Г0832 Схем расположения элементов 

ячеОкобага портала ЛХ-220Я 5

СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬГРОСКГ

Санкт-ПетербургГппбхпеи Кирсанова /туг̂ е-0832
№х2х ПвкртьеВа МТ*~г 0832



Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
едкг

Приме
чание

Железобтонные элементы
«о

1 3407.1-157.1-1ФЦ Стойка 061195-310 3 4600 1.7 м3
2 ГОСТ226873-85 Подпятник П1 3 30 0/312, 3
3 3.4073-158. Т-0001 Анкерная балка АБ1.1ХЗА 6 2000 0JB1н 3

Стальные элементы

4 3.407.9-149,3-011км Траверса ТС-26 2 999
5 3.407.9-1493-015км Оголовок ТС-32 3 113
5 3.407.9-1493-015км Элемент доборныд ТС-30 2 51

7 3.407.9-149.3-014КМ Тросостойка ТС-29 3 166

в 5407.9-152.4 14км Молниеотвод ТС-22 1 105

9 3407.9-149.3-009км Оттяжка 6 84

io 3.4073-158.1-0022 Деталь Д-3 6 18,1

и 3.4073-158.1-0028 Деталь Д-23 5 103

15 Полоса 4x40 1*150 Б 02 оез
чертежа

ГОСТ 103-76 *
Стандартные изделия

гз Болт М24х80 16
ГОСТ 7798-70"

Г5 Болт М24х90 ....... 8

1 ГОСТ 7798-70 "

1 Г7 Болт М24х100 6

ГОСТ 7798-70 "

i - Гпика М243 30
а ГОСТ 5915-70"
| - Шайба 24 30

ГОСТ 11371-78"
| - Шайба 24Н. 65Г 30
atс{ ГОСТ 6402-70"
1 Итога: 3740

-_ L *

1Лестополохениемриентацию и тип закрепления стоек портала at план (РУ  
2Лри установке портала преддарительное натяжение б оттяжках создать 
родным Т73кН(1,75тс )
ЗЛасле окончания монтажа ошинобки бершины стоек портала должны быть 
бозбрашены б первоначальное положение за счет натяжения соответствующих 
оттяжек
43злы Ш. N . У. Vi a t докук 34073-Ш Я)14г015г016г017

См. вместе с л.1

——1
4 0 7 - 0 3 - 6 3 0 . 9 2 - K C 2

ОРУ220кб на унифицированных конструкцияхtiatonfiL Раменский bfj VO'-"iOB.92
Н. конто. Кайолей § 3 5 0832 Стадия Лит Литой
Ш ___ Калугина 0832 РП 2СИП ста. . Шалей , 3*3? 0832Глаши. Кщяшайа lAjCtyt тег? Спецификация к схеме расположения 

зтшнпшв ячейкового партою ПХ-220Я5
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕГЪПРОЕКГ

Санкт-Петербург
Нск2к Панкратьева 0832

Фапмпт АЗ
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См. Вместе с  л. 4

4 О7-03-630.92-КС2
Начдтд.
Нкантр.
Гип
Гипапр.
Глайхти
№х2г

РаменосиО
Ковалев
Калугина
КабалеВ
Кирсанова

ПажраюьеВа

0832
0832
0832
0832

h*Kj'Q 832
/^«JgiSLSS

О РУ2 2 0 кВ на унифицированных конструкциях
Стадия Лист ЛииыЛ
РП 3

Схема расположения алетпоВ ГЕВЗЛПЭНЕРГОСЕТЪПРОЕКГ

ячейкового портала ПХ-220Я 6 Санкт-Петербург

Ж_____ Л V
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Марки,
паж. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кх

Приме
чание

Железойтонные элементы

1 3407.1-157. 1-1ФЧ Стойка СШП95-ЗЮ 3 4600 17» 3

2 ГОСТ226873-85 Подпятник П1 3 30 0J012»3
3 34073-158.1-0001 Анкерная балка АБ1,1ХЗ^ 6 2000 031 » 3

Стальные элементы

4 3407.9-149.3-011КМ Трпберса ТС-26 2 999
5 3407.9-1493-015КМ ОгалоВок ТС-32 3 113
6 34073-1493-Q15KM Элемент доборный ТС-30 1 51

7 3.4073-1493-014км Трасостойка ТС-29 1 166
8 34073-162.4 14км МолниеотВод ТС-22 1 106
9 34073-1493-009КМ Оттяжка 6 84

Ю 34073-1561-0022 Деталь М-3 6 18.1

И 3.4073-158.1-0028 Деталь Д-23 6 103
16 Полоса 4x40 L»150 6 02 без

чертежа
ГОСТ 103-76 "

Стандартные изделия
г з Болт М24х80 6

ГОСТ 7798-70**

' - i s Болт М24х90 8

ГОСТ 7798-70"
П Болт N24x100 6

ГОСТ 7798-70 *
- Гайка М2 43 20

ГОСТ 5915-70"
- Шайба 24 20

ГОСТ 11371-70"
- Шайба 24Н65Г 20

ГОСТ6402-70*
. Итого: 3351

7

1Местоположениемриентацио и тип закрепления опоек портала см план ОРУ 
2Лри устанабке портала предварительное наложение б оттяжках создать 
рабным 173кН (175 тс )
ЗЛосле окончания монтажа ошинобки Вершины стоек портала должны быть 
ВозВрашены В первоначальное положение за счет натяжения соответствующих . 
оттяжек
43злы 1.1. IV, Убсм. докук 34073-%9Л-014г015г017 
S33UiVaa%A2223

Сн.бместесл.3

4 0 7 - 0 3 - 6 3 0 . 9 2 - К С 2

ОРУ220кВ на унифицированных конструкцияхHofLamB. Раменский 0832
КоВалеВ 0832

*
Стадия Лист Листов

т ___ Калцгша 0832 т  4ГИЛтр. Кобалеб 0832
Глаш Кирсанова ЧЯ32 Спецификация к сжег* расположения 

злементоб ячейкового портала ПХ-220Я6
СЕВЗАПЭНЕРГОСеТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
Инх2к Панкратьева 0832
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407-03-630.92-КС2
ОРЗ 22 0  кВ на унифицированных конструкциях

Начотд. РаментЮ \p832 Стадия Лист Лю кА
Икант. КсдалеВ w b z 0832

Р П 5Гип Калугина 08.92
Гипхтр. КвВалед „ 0832 Схема расположения зленентб 

ячеОкобага портала ПХ-220Я 7

СЕВЗАЛЖРГОСЕТЫРОЕКГ

Санкт-Петербург
Г/к&спец Кирсанова A 0897
ИнхЗк Панкратьева 0832
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Марко,
поз. Обозначение Наименование Кол

Мша
ебкг

Приме
чание

Железойзтончые элементы

1 3407.Ы57.1-1ФЧ Стойка СЦП195-310 3 4600 г ъ Х
2 .... ГОСТ 226873-85 Подпятник П1 3 30 0,012 н 3

__ 3  _ 3.4073-158.1-0001 Анкерная балка A61.1X3J. 6 2000 0JB1* 3

Стальные элементы

4 3.4073-1493-ОИкм ТраВерса ТС-26 2 999
5 3.4073-1493-015км ОеолоВок ТС-32 3 113
6 3.4073-1493-015КМ Элемент доВорный ТС-30 2 51

7 3.4073-1493-014КМ Тросостойка ТС-29 3 166

8 34073-162.4 14км МолниеотВод ТС-22 1 106

9 54073-1493-009км Оттяжка 6 84

V 3.4073-158.1-0022 Деталь Д -3 6 18.1

11 54073-158.1-0028 Деталь Д-23 6 10.9

16 Полоса 4x40 L-150 6 02 ~В5Г— ~  
чертежа

ГОСТ 103-76 "
Стандартные изделия

г з БолтМ24х80 4 •

ГОСТ 7798-70"

Г5 БолтМ24х90 8
ГОСТ 7798-70"

Г7 Болт М24х100 6
ГОСТ 7798-70 "

- Гпика М243 18
ГОСТ5915-70"

- Шайба 24 18
ГОСТ 11371-78*
Шайба 24Н.65Г 18
ГОСТ6402-70"

Итого: 3733

U

1Лестоположениелриентпиию и тип закрепления опоек портала см. план ОРУ 
2Лри устанодке портала предварительное натяжение В оттяжках создать 
равным 17ЛкН (175 тс )
ЗЛосле окончания монтажа ошиноВки Вершины опоек портала должны быть 
Возвращены 0 первоначальное положение за счет натяжения соответствующих 
оттяжек
43злы !М. VIсм. докук 54073-149Н)14Н)16г017

См. Вместе с лЗ

407-03-630.92-КС2
Нач. отд. РаненскиО 0032 ОРУ220кб на унифицированных конструкциях
Н канта. Ковалей 0032 Ставая Лист Листай
ГИЛ Калугина 0032 с
ГИЛ та. Ковалев 0032 РП 6
Глота Кирстова 0032 Спецификация к сх&т расположения СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Инх2к Панкратьева 0042 элементов ячейкового партии ПХ-220Я7 Санкт-Петербург

ЛЬптлпт Л К
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Марка,
003. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ебкг

Приме
чание

Железоб?тонные элементы

1 3A07.h157.hm Стойка СЦП195-310 4 4500 1.7 и 3

2 ГОСТ 225873-85 Подпятник П1 4 30 0X112 к 3
3 3.407.9-158.1-0001 Анкерная балка АБ11ХЗЛ 8 2000 Off!*3

Стальные элементы

4 3.4073-1492-011КМ Траберса ТС-25 3 999
5 3.407.9-1493-015км Оголобак ТС-32 4 113
6 3A07.9-149S-015KM Элемент доборный ТС-30 2 51

7 3.4073-1493-014км Трпсастайка ТС-29 4 165

8 3.4073-162.4 14км Молниеотвод ТС-22 2 105

9 3.407.9-1493-009КМ Оттяжка 8 84

10 3.407.9-158.1-0022 Деталь Д -3 8 18,1

11 34073-158.1-0028 Деталь Д-23 8 ЮЗ

15 Полоса 4x40 L-150 8 03
без

чертежа
ГОСТ 103-76 "

Стандартные изделия
ГЗ Балт М24х80 20

ГОСТ 7798-70"

\ Т 5 Балт М24х90 12

ГОСТ 7798-70 "
Г7 Болт М24х100 8

ГОСТ 7798-70"
- Гайка М243 40

ГОСТ 5915-70м
- Шайба 24 40

ГОСТ 11371-78"
- Шайба 24Н.65Г 40

ГОСТ6402-70"
Итого: 5356

t

1Местополохениедриентацию и тип закрепления стоек портала см план ОРИ 
2Лри установке портала предбарительное натяжение б оттяжках создать 
равным 173кН (1.75 т с )
ЗЛосле окончания монтажа ошинобки бершинь/ стоек портала должны быть 
базбращЕны б пербоначальное положение за счет натяжения соответствующих 
оттяжек
43злыЙ. N . V, Иlo t докук 3.4073-1431-014г015гС15г017

См. бместе с л.7

407-03-630.92-КС2
ОРИ220кб на унифицированных конструкциях

Нач. отВ. Раменский 0832
Н. конто. КаВалеВ 0832 Стадия Л и т . Листай
ГИЛ Калугина 0832

РП 8ГИЛ ста. Кайолей 0832
Га  спец Кирсанова 0832 Спецификация к схеме расположения ТеВЗАЛЭгЕРПХЕТЪГРСЕКТ

Санкт-Петербург
Инж2к Панкратьева 0832

Формат АЗ
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Марка,
№ Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ев. кг

Приме
чание

Железобтонные элементы

1 3A07.b157.hm Стайка СЦП195-310 4 4600 1.7 н 3

2 ГОСТ226873-85 Подпятник П1 4 30 0.012 х 3
3 3A073-158.1-0001 Анкерная балка АБ1.1X3,1 8 2000 0.81xs

Стальные элементы

4 3.4073-149J-011KM Траверса ТС-26 3 999
5 3.4073-1493-015км Оголовок ТС-32 4 113
5 ЗЛ073-1493-015км Элемент доборный ТС-30 2 51

7 ЗЛ07,9-1493-014км Тросостойка ТС-29 2 166

8 3.4073-162.4 14км Молниеотвод ТС-22 2 106
9 3A073-1493-009KM Оттяжка П-119 8 84

10 3407.9-15В.ЯЮ22 Деталь Д -3 в 18,1

11 34073-158.1-0028 Деталь Д-23 8 10,9

16 Полоса 4x40 L-150 8 02
йез

чертога
ГОСТ 103-76 *

Стандартные изделия
гз БалтМ24х80 12
- ГОСТ 7798-70*

~ Г5  ... Болт М24x90 12
ГОСТ 7798-70 "

Г7 Болт М24х100 в

ГОСТ 7798-70"
- ГийкоМ24.5 32

ГОСТ 5915-70"
- Шайба 24 32

ГОСТ 11S71-78"
* Шайба 24Н65Г 32

ГОСТ 6402-70"
. Итого: 5020

Ц1естоположениемриентацию и тип закрепления стаек портала см. план ОРУ 
2Лри устанобке портала предбарительное натяжение б оттяжках создать 
рабным 173кН (1,75 тс  )
ЗЛосле окончания монтажа ошиновки вершины стоек портала должны быть 
возвращены в первоначальное положение за счет натяжения соответствующих 
оттяжек
43элыЯ. N , К, VtCM. докук 34073-1491-014г015г016г017 
53зы vIh.a 2223

См. вместе с л.3

407-03-63032-КС2
.. * ОРУ220кб на унифициробанных конструкцияхНач. отд.. Раменский 06S2

И. конто Кайолей 0332 Стадия Лист листа
ГИЛ Калугина 1 0832

РП 10ГИЛ поп. Кайолей 0832
Г л спец. Кфсанойа 0832 Спецификация к схеме рааюлахвния 

лементай ячейкового портала ПХ-220ЯЗ
'СЕвзлпжргосетъпроекг

Санкт-Легжрдцргтж2к Панкрапъейа 0832

Формат АЗ
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Марка,
паз. Обозначение Наименование Кал.

Масса
едкг

Приме
чание

Железойтонные элементы

1 ЗЛ07.1-157.1-1ФЧ Стойка СЦП195-310 5 4600 1.7 м3
2 ГОСТ 226873-85 Подпятник П1 5 30 0X312 н 3
3 ЗЛ07.9-158.1-0001 Анкерная балка АБ1.1ХЗА■ 10 2000 0£1н3

Стальные элементы

4 3.407.9-1493-011КМ ТраВерса ТС-26 4 999
5 3.407.9-1493-015км Оголойок ТС-32 5 113
9 3.4073-1493-009км Оттяжка 10 84

10 3.407.9-158.1-0022 Деталь Д-3 10 18.1

11 3.4073-158.1-0028 Деталь Д-23 10 10,9

16 Полоса 4x40 1*150 10 02 Вез
чертежа

ГОСТ 103-76 "

Стандартные изделия ~

Г5 Болт М24х90 16
ГОСТ 7798-70"

1

I

1

I

1
1

Г7 Болт М24х100 20

ГОСТ 7798-70"
Гайка М243 36
ГОСТ 5915-70"

- Шайба 24 36
ГОСТ 11371-78"

- Шайба 24Н65Г 36
ГО С Т6402-70"

-

. Итого: 5625

ХМестаположениелриентацию и тип закрепления опоек портала см. план OPS 
2Лри установке портала предварительное натяжение В оттяжках создать 
раВным 172кН (1.75 т с )
ЗЛасле окончания монтажа ошиноВки Вершины опоек портала должны быть 
ВаэВращены б первоначальное положение за счет натяжения соответствующих 
оттяжек
43зпы /; МсмМокум. 3.4073-149.7-014,-017
s & a t у ’с п л г г г з

См.Вместесл. 11

■407-03-630.92-КС2
OPS220кб на унифиииробанных конструкцияхШъ ewL. Раменский 0832

tLcams.- КоВалеВ 0832 Стадия Лист Листа
CM___ Калугина 0832 РП 12ГИПспя. Королей 0832
Гя. спец. Кирсанова 0832 Спецификация к схеме расположения 

элементов ячейкового портом ЛХ-220ЯЮ
СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЫРОЕКГ

Санкт-Петербург
Инж2к Панкратьева 0832

ФааматЛЗ
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
едка

Приме
чание

Железойтонные элементы

1 ЗА07.1-157.1-1ФЧ Стойка СШ195-310 5 4600 17м3
2 ГОСТ226873-85 Подпятник П1 5 30 0J0T2m3
3 3.4073-158.1-0001 Анкерная балка АБ1.1ХЗЛf 10 2000 у Ш м 3

Стальные элементы

4 3.407.9-149,3-011км ТраВерса ТС-26 4 999
5 3.407.9-1493-015КМ Огалобок ТС-32 5 113

. 6 3.407.9-149.3-015км Элемент доборный ТС-30 2 51

7 3.407.9-149.3-014КМ Тросостоика ТС-29 2 166

8 3.4073-162.4 14км МолниеотВод ТС-22 2 106

9 3.4073-1493-009км Оттяжка П-119 10 84

Ю 3.4073-158.1-0022 Деталь Д-3 10 18,1

ft 34073-158.1-0028 Деталь Д-23 10 ю з
16 Полоса 4x40 М 5 0 10 02 дез

чертежа
ГОСТ 103-75 "

Стандартные изделия
г з Болт М24х80 12

ГОСТ 7798-70*

Г5 Болт М24х90 16
ГОСТ 7798-70 "

Г7 Болт М24х100_______ 10
ГОСТ 7798-70”

- Гайка М243 38
ГОСТ 5915-70*

- Шайба 24 38
ГОСТ 11371-78"

- Шайба 2Ш 65Г. 38
ГОСТ 6402-70*

. Итого: 6382

U

Шестаположениерриентацию и тип закрепления стоек портала at план ОРУ 
2Лри установке портала предварительное натяжение В оттяжках создать 
раВным 173кН (175 ж )
ЗЛосле окончания монтажа ошинаВки Вершины стоек портала должны быть 
Возвращены В первоначальное положение за счет натяжения соответствующих 
оттяжек
43злы Ш. N. УЁСЯ докук 34073-149.1-014г015г017 
5Уэел V см.л.2526

См. Вместе с л. 13

407-03-630.92-КС2
... ОРУ220кВ на унифицированных конструкцияхНоч. err 1 Раменский 0832

Н. конто. Кобалеб 0032 Стадия Лист Листоб
ГИЛ Калугина 0032 РП 14ГИЛ ПРО. Кобалеб 0032
Гленей. КарсшюОа иЪКЛ- 0632 Спецификация к схеме расположения 

моментов ячойкэбаза портала ЛЖ-220ЯП
ГЕВЗАЛЖРГОСЕТЬЛРОЕКГ

СантНТетербцр*НнжТк Панкратьева 0092

Формат АЗ
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Марко,
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
едка

Приме
чание

Железой?тонные элементы

1 3A07.H57.1-m Стойка СЦЛ195-310 5 4600 1.7 м3
2 ГОСТ 226873-85 Подпятник П1 5 30 0Ш12м3

_  з 3.4073-158.1-0001 Анкерная Валка АБ11ХЗЛ 102000 0£1м 3

Стальные элементы

4 3.407.9-1493-ОИкм Траберса ТС-26 4 999
5 3.407.9-1493-015КМ Оеолобок ТС-32 5 113
6 3.407.9-1493-015км Элемент доВорный ТС-30 2 51

7 3.4073-1493-014КМ Тросостойка ТС-29 5 166

8 3.4073-162.4 14км Молниеотбод ТС-22 2 106
9 3.4073-1493-ООВкм Оттяжка 10 84

Ю 3.4073-158.1-0022 Деталь Д-3 10 18,1

11 3407.9-158.1-0028 Деталь Д-23 10 10,9

16 Полоса 4x40 1*150 10 02
оез

чертежа
ГОСТ 103-76 *

Стандартные изделия
ГЗ Болт М24х80 24

ГОСТ 7798-70"

Т 5 Болт М2 4x90 16
ГОСТ 7798-70"

Г7 Болт М24х100 10
ГОСТ 7798-70 "

- Г пика М243 50

ГОСТ 5915-70"
- Шайба 24 50

ГОСТ 1137h78"
- Шайба 2Ш 65Г 50

ГОСТ6402-70*
Итого: 6867

1 *

1Местополохениелриентацию и тип закрепления стоек портала ск план ОРУ 
2Лри установке портала предварительное натяжение б оттяжках создать 
родным 173кН (1, 75 т с )
ЗЛосле окончания монтажа ошинодки Вершины стоек портала должны быть 
боэбращены В первоначальное положение за счет натяжения соответствующих
оттяжек
43элыШ.М, V, V6atdoKipt34073-U&1-014r015r016r017

См. Вместе с л, 15

407-03-630.92-KC2
ОРУ220кВ на унифицированных конструкцияхНач-отд. РопенасиО 0832

Н. конто. Ковалев 0632 Стадия Ласт Листов
Ш ___ Калугина - 0832 т 16ГИЛ пт. Ковалев TSz7 0832
Гла ш Кирсанова 0832 Спецификация к схеме расположения 

чясментоб ячейкового портала ПХ-220Я12
СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕХТ

Санкт-Петербург
Инх2к Панкратьева 0832

Фппыпт А X
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407-03-630.92-KC2
О РЗ2 2 0 кВ на унифицированных конструкциях

Начмтд. Раменский 08.92 Стадия Лист Листай
Нжпнпр. Ксбалеб 0832

РП 17
Гип Калугина 0832
Г ufixuip. Кабаггб 0832 Схема распа/тхения злеменшоб 

ячейкового портала ПХ-220Я13

ГХВЗЛЛЗНЕРГОСЕТЬГРОЕКГ

Санкт-ПетербургГладхпец, Кирсанова rm c j,- 0832
ИнхЗх Панкратьева 0892

ftinniLtnm А Ж
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Марко.
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса 
ей кг

Приме
чание

Желеэобтонные элементы

1 3.407.1-157.1-1Ф4 Стойка ШП195-310 7 4600 17м3
2 ГОСТ 226873-85 Подпятник П1 7 30 0.012 м3
3 3.407.9-158.1-0001 Анкерная балка АБ1.1Х3.1 14 2000 0.81 м 3

Стальные элементы

4 3.4073-1493-011км Траберса ТС-26 6 999
5 3.407.9-1493-015KM Оголобок ТС-32 7 113
6 3.407.9-1493-015КМ Элемент доборныд ТС-30 2 51

7 3.407.9-149.3-014км Тросостойка ТС-29 4 166

8 3.407.9-162.4 14км Молниеотбод ТС-22 3 106
9 3.407.9-1493-009КМ Оттяжка 14 84

10 3.407.9-158.1-0022 Деталь Л -3 14 18.1

И 34073-158.1-0028 Деталь Л-23 14 103
16 Полоса 4x40 1*150 14 03

без
чертежа

ГОСТ 103-76 *
Стандартные изделия

г з Болт 1124x80 20
ГОСТ 7798-70"

т Г5 Болт М24х90 24
ГОСТ 7798-70 "

П БолтМ24х100 14

ГОСТ 7798-70 "
- Гайка М24.5 58

ГОСТ 5915-70"
- Шайба 24 58

ГОСТ 11371-78"
- Шайба 24Н65Г 58

ГОСТ6402-70"
Итого: 9489

L5

ХМестаполохениеяриентацию и тип закрепления стоек портала см. план (Р З  
2Лри устанобке портала предварительное натяжение 6 оттяжках создать 
рабным 17J5kH (X\ 75 т с )
ЗЛосле окончания монтажа ошинобки бершины стоек портала должны быть 
бозбращены б пербоначальное положение за счет натяжения соотбеюапбуош 
оттяжек
43злыШ.ТУ, V. У1см.докум.ЗА07Э-тН)иг015г01бг017 
53зея У°скл2526

См. Вместе с л. 17

407-03-63032-КС2
Нпч атд РапенскиС 0832 ОРЗ220кб на унифициробанных конструкциях
Н кпнтп Ксбалеб 0832 Стадия Лиап ЛистоО

т ______
Г1АП г т л

Калугина
КобалеО 4 ГК ^У _

0832
0832 РП 18

Г а  спей. Кирсанаба ' 0832 Спецификация к аепе расположения СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬЛРОеКГ
Инх2к Панкратьева 0832 злемсмтоб ячейкобого партам ПХ-220Я13 Санкт-Петербург

Фппмпт А К
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НачмтИ
Н ка н т р .

Гил
Гит .пгр.

Инх2х

Раменский
КсВалеВ
Калугина
ГоВалеВ

Г/тйхпец Кирсанова
ПаваютьеОа

ш
ф ф .

г т
W Iг

0832
0832
0832
0832
0832
0832

407-03-630.92-КС2
ОРЗ 220 кд на унифицированных конструкциях

Схема расположения злепемпюб 

ячейкибогв партам ПХ-220Я %

СтсВия Лист ЛиатшВ

РП 19
СЕВЗаПЭНЕРГОСЕГЫРОЕКГ 

Санкт-Петербург

_ I V
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Марка,
Обозначение Наименование Кол.

Масса
е&кг

Приме
чание

Железойтонные элементы

1 3.407.1-157.1-1Ф4 Стоика СЦП195-310 7 4600 1.7 и 3
2 ГОСТ 226873-85 Подпятник П1 7 30 0.012 * 3
3 3.407.9-158.1-0001 Анкерная балка A5VX3.i 14 2000 0.81 и 3

Стальные элементы

4 3.407.9-1493-011км Трпберса ТС-25 6 999
5 3.407.9-1493-015км Оеолобок ТС-32 7 113
6 3.407.9-149.3-015км Элемент доборный ТС-30 2 51
7 3.407.9-1493-014КН Тросостойка ТС-29 5 166
8 3.407.9-162.414км Молниеотбод ТС-22 3 106
9 3.4073-1493-009км Оттяжка 14 84
ю 3.407.9-158.1-0022 Леталь Л -3 14 181
11 3.407.9-158.1-0028 Леталь Л-23 14 ЮЛ

15 Полоса 4x40 L-150 14 02 без
чертежа

ГОСТ 103-76 *
Стандартные изделия

ГЗ Болт М24х80 24
ГОСТ 7798-70*

1
1

I
V*

1

1

T S ................................ ..... Болт М24х90 24
ГОСТ 7798-70 "

Г7 Болт М24х1С0 14
ГОСТ 7798-70"

- Гайка М24.5 62
ГОСТ 5915-70*

- Шайба 24 62
ГОСТ 11371-78"

- Шайба 24НБ5Г 62
ГОСТ6402-70*

. Итого: 9654

ш

иместоположениедриентацию и тип закрепления стоек портала см. план ОРИ 
2Лри установке портала предварительное натяжение б оттяжках создать 
рабным 17,5кН (175 т с )
ЗЛослв окончания монтажа ошинобки Вершины стоек портала должны быть 
бозбращены б первоначальное положение за счет натяжения соответствующих 
оттяжек
4Нзлы*,М. V, V/см. докук 3.4073~149.1-014г015г016г017 
БЗ&ел V "см. л  25^6

См. вместе с л  19

Ha%mLK/mrjL.
IЖ
сип cm
Га спей. 
Инж2к

Раненский
КаВалевКалугина
КаВалеВ

Кирсанова
Панкратьева

4 О7-03-630.92-КС2
ОРИ220кб на унифицированных конструкциях

Стадия Лион Листов

РП 2 0

Спецификация к схеме расположения 
злементоВ ячейкового портала ПХ-220ЯЦ

СЕВЗАК

С т

знЕРгоа
т-Л е гщ .

ПЪПРОЕКГ

1бцрг

Фппмпт АЗ
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Марка,
пп? Обозначение Наименование Кал.

Масса
ед.кг

Приме
чание

Ал
ьб

ом
 5

Железойточные элементы

1 3.407.1-157.1-1Ф4 Стойка СЦП195-310 6 4500 1.7 м3
7 ГОСТ225873-85 Подпятник П1 6 30 0.012 и 3
3 3,407,9-158,1-0001 Анкерная балка АБ1.1ХЗЛ 12 2000 0.81 и 3

Стальные элементы

4 3.407.9-1493-011x1 Траберса ТС-26 5 999
S 3.4073-1493-015т ОголоВок ТС-32 6 113
6 3.407.9-1493-015км Элемент доборный ТС-30 2 51
7 3.4073-149.3-ОНкм Тросостойкп ТС-29 5 155
8 3.407.9-162.4 14км МолниеотВод ТС-22 3 106
g 3.407.9-1493-009,<м Оттяжка 12 84
ГО 3.407.9-158.1-0022 Деталь Д -3 12 18,1
V  34073-158.1-0028 Деталь Д-23 12 10,9

16 Полоса 4x40 1*150 12 03 ~дез
чертежа

ГОСТ 103-76 "
Стандартные изделия

ГЗ Болт М24x80 24
ГОСТ 7798-70"

1
!

1а

Г5 . ......... ..................... .. Болт М24х90 20
ГОСТ 7798-70 "

Г7 Болт М24х100............. 12

ГОСТ 7798-70 "
- Гпика М245 56

ГОСТ 5915-70"
- Шайба 24 56

ГОСТ 11371-78"

1
1

- Шайба 24Н65Г 56
ГОСТ 6402-70“

. Итого: - 8315

ЦМестопопажениедриентацию и тип закрепления стоек портала см, план ОРУ 
2Лри установке портала предварительное натяжение В оттяжках создать 
раВным 17,5кН (175 тс )
ЗЛасле окончания монтажа ошиноВки Вершины стоек портала должны быть 
ВозВрашены В первоначальное положение за счет натяжения соответствующих 
оттяжек
4Лзлы I, В/. V, Пел докум. 3.407.9-149.1-014г€15г016г017 
53зея V°c k /l 2S26

Смбместе с л. 21

407-03-630.92-КС2
ОРУ220кб на унифицированных конструкцияхНоч. отд. РоменскиО 0832

И. канта. Ковалев 0832 Стадия Лит Листав
ГИЛ Калугина 0832 РП 22ГШ  пап. Ковалев 0832
Гл. спец. Кирсанова 0832 Спецификация к схеме расположения 

элементов ячейкового партам ПЖ-220Я15
ТЕЗЗАПЭНЕРГОСЕТЪПРОЕКГ

Санкт-ПетербургИнх2к Панкратьева 0832
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Марка.ЛД31 Обозначение Наименование Кал.
Масса 
ей. кг

Приме
чание

Железой?,тонные элементы

1 ЗЛ07.1-157.1-1Ф4 Стойка сиП195-310 6 4600 1.7 к 3
9 ГОСТ 226873-85 Подпятник П1 6 30 0.012 к 3
3 3.407.9-158.1-0001 Анкерная балка АБ1,1X3,1\12 2000 0.81 н 3

Стальные элементы

4 3.407.9-149,3-011км ТраВерса ТС-26 5 999 -
5 3.4 07.3-М 9.3-01 5км ОголпВок ТС-32 6 113
6 3.407.9-1493-015КМ Элемент доборный ТС-30 2 51
7 3.407,9-1493-014км Трасостойка ТС-29 3 166
8 3.407.9-162.414км МалниеотВод ТС-22 3 106
g 3.407.9-1493-009км Оттяжка 12 84
10 3.407.9-158.1-0022 Деталь Д -3 12 18,1
11 3.4073-158.1-0028 Деталь Д-23 12 10,9

16 Полоса 4x40 L*150 12 03
йе$

Чеотхв
ГОСТ 103-76 *

Стандартные изделия
ГЗ БолтМ24х80 16

ГОСТ 7798-70*

‘ Г5 Болт М24х90 20

ГОСТ 7798-70 "
Г7 Болт М24х100 12

ГОСТ 7798-70 "
- Г пика М24.5 48

ГОСТ 5915-70*
- Шайба 24 48

ГОСТ 11371-78?
- Шайба 24Н.65Г 48

ГОСТ 6402-70 м
. Итого: 7978

1Местоположениелриентацию и тип закрепления стоек портала см, план ОРЗ 
2Лри установке портала предварительное натяжение В оттяжках создать 
родным 17,5кН ft 75 тс  )
ЗЛосле окончания монтажа ашиноВки Вершины стоек портала должны быть 
Возвращены б первоначальное положение за счет натяжения соответствующих 
оттяжек
43злы П. N. V. УМ см. докум. 34073-№1-014г015г01бг017 
БЗзел V b t A2&26

См. Вместе с лЗЗ

407-03-630.92-КС2
ОРЗ 220кВ на унифицированных конструкциях

Нач. о ттб. РаменааЮ 0832
Н. канта. КадалеО 0832 Стадия Лист Листай
ГИП Калугина Сбегелу 0832 РП 24
ГИП гтр КадалеО Ль? 0832
Глаш Киосаноба 0832 Спеиификацая к схеме расположения 

элементов ячейкового портала ПХ-220Я16
ТЕВЗЛПЗНЕРГОСЕТЪПРОЕКГ

Санкт-ПетербургИнх2к Панкратьева 0832

Фппмпт АЗ



1-150

I—

2-2

С м . б м е с т е  с  л и с т о м  2 6

407-03-630.92-КС2
гШъасй.
Ккпнгпп.
СШ___
ГИПлгл 
Г  л. спел 
Инх2к

Ронечскш
КсВолеВ
Калугине
Ковалев
Кирсанова
Панкратьева

0В32
083?
0832
0832
0832

0832

ОРУ220кб на унифицироданных конструкциях
Стадия Лист ЛистаВ

РП 2 5

У з е л  V_a
СЕВЗА/ТЗИЕРГОСЕ ТЫТРОЕКГ

Санкт-Петербург
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Спецификация болтов на узел
Марка,
паз. Обозначение Наименование Кал Масса

еджг
Приме
чание

Г7 Балт М24Х100
ГОСТ 7798-70» 2

Г5 Болт М24х90
ГОСТ 7798-70« 4

- Гайка М24.5
ГОСТ 5915-70» 6

- Шайба 24 ГОСТ 11371-78* 5
- ■ Шайба 2АН. 65Г

ГОСТ6402-70»

407-03-630.92-КС2
ОРИ 220кв на унифицированных конструкцияхРаненом) ГЩ 1 тзз

К конто. Ковалей 0033 Стадия Лит Листа
ГИЛ Калугина 0033 РП 26ГМП пт Ковалей 0032
Г л а ш Кирсанова Л ьиЦ 0032

Узел £  а Разрез 3-3
СЕВЗАПЗНЕРГОССТЪПРОЕКГ

Спнкя-ПетерОцроИнх2к Панкратьева 0032

Типовые материалы для проектирования 407-03-630.92

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293827/4293827015.htm

