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1. Конструкции опор под электротехническое аборудобание разработаны для 
следующих услобий применения

а) Расчетная минимальная температура наружного воздуха по самой 
холодной пятидневке до минус 40°С включительно

б) Нормативный скоростной напор ветра принят по ПУЗ ( изд.6) для 

Я ветрового района-д*0,50 кПа (5 0  кгс/м2}, при повторяемости 1 роз 

6 10 лет
в) Максимальная нормативная толщина стенки гололеда принята равной 

С-20 мм. что соответствует IV району по гололеду при повторяемости 
1 роз в 10 лет по ПУЭ ( изд.5)

г) Гоунты оснований приняты условно не пучинистые со следующими 
характеристиками:
У  "-28°, С «2 КПа. £-74,7 МПа. Г < 8  т /мз

д) грунтовые воды отсутствуют
е) Рельеф территории спокойный

ж) Сейсмичность района строительства не выше б баллов по шкале 

ГОСТ 5249-52

Применение конструкций не предусмотрено в районах вечной мерзлоты и на 
площадках, подверженных оползням и карстам 

2. Все опоры выполнены в следующих вариантах:
а) из сборных железобетонных стоек типа УСО. заделанных в фундаменты 
стаканного типа УБ, по серии 5.407.9-1744

б) из сборных железобетонных стоек типа УСО. устанавливаемых в свер еные 
котлованы. на щебеночную подушку с последующим заполнением и уплот

нением пазух крупнозернистым песком, а в некоторых случаях монолитным 
бетоном

в) из сборных железобетонных свай типа У СВ, погружаемых в грунт 
при помощи вибровдавливающего агрегата

ЗВсе железобетонные элементы приняты по серии 5.407.9-174.4 и 3.407.1-157.1 
4 £  случае соответствия принятых типовых исходных данных конкретным условиям 

привязка типовых чертежей будет заключаться только в уточнении типа закрепления 
опоры в грунте, при несоответствии грунтовых условий следует руководствоваться 
указаниями па применению конструкций в серии 3.407.9-174.0

5. Крепление металлических элементов к опоре производится на сварке

5. Электроды для сварных швов типа 342А ГОСТ 9467-75

7. Высота сварных швов оговорена на чертежах

8. Металлические элементы и выступающие на поверхность закладные детали 

должны быть защищены от коррозии лакокрасочным покрытием, определяемым 
требованиями СН и П 2.03.11-85 в соответствии с конкретными условиями 

загрязнения воздушной среды в районе строительства

9Латериал стальных конструкций-прокатная углеродистая сталь С235 по 
ГОСТ 27772-88»

ЮДКелезобетонные элементы в части обеспечения необходимой морозостойкости 
бетона и марки арматурной стали в зависимости от расчетной температуры 
должны отвечать требованиям, преъявляемыми в серии 3.407J9-174D

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

3.407.1-1576.1 Унифицированные железобетонные
изделия подстанций 35-500 кВ

3.407.9-174 в.4 Унифицированные опоры под оборудований
открытых распределительных ycmpoOcmt
35.110.220 кВ

Прилагаемые документы

W 7-03-642.94-КСЛ Строительные изделия

Чач. отд. Раменский к 04.94
И. конто. 1изиноба 04.94
пИП Лиоье 04.94
ИП сто. ПаоФеноО 04 94

"л. спей. КиосаноОа 04.94
4нх. 1кат. Лизуноба 0434

407-03-642.94-ОД
Общие данные

Стадия Лист Листоб
Р 1 1

ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕ ТЬЛРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Фаомат  А З



Спецификация элементов на опару ОТ-1

Маркаг 
поз. Обозначение Наименобание Кал

Масса
едз(2 .

Примеча
ние

. Стальные элементы
1 407-03-642334-КС Л -1 Изделие М Т-1 2 З А
2 - 6 Тоже М Т-17 1 SJO
3 -10 ' М Т-25 4 1.4

Летали

4 Уголок 75x75x6 L*50C 2 3.4

/ ОСТ 8509 -86

Железобетонные элементы

3.4С7.9-174.4-1 Стойка ЗСО-2 1 700 для эакрепл 
типа П

-3 Поднажник ЗБ-1 1 300 для эакрепл 
типа П

-1 Стойка ЗСО-2 1 700 I для эакрепл 
''типа К

-2 Сбоя ЗСВ-5 1 юоо\\ для эакрепл 
щюаС

2 - 2 1 - 1
ГОСТ 5264-8С»-Т1-Ь5 

АС?

450

1 Ж
1 щ

1

407-03-642.94 - КС
ран. отд. Раменский 6 0434
[ Я  конто. Пиэинаба 0434 Зстанабка трансформатороб собственных нужд 

и заземляющих аеокторобТИП Лисье 0434
Ym  ста. ПаатеноО 0434 Стад'ия Лист Листай
Тл спей. Кирсанова 0434

Р 1рнх. 1кат. Лиэинода 0434
Схема расположения элементе 

кансщцмиий на опаре ОТ-1
ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЪЛРОЕКТ

Санкт-Петербург|

Формат АЗ
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Спецификация элементов на опару ОТ-З

*

125

ото

125

а :

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол

Мосса
еджг.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 407-03-642.94-KCJ4-1 Изделие М Т-3 2 4,5
2 -6 Тоже М Т-17 1 5JD
3 -10 ’  М Т-26 4 2.1

Летали

4 Уголок 75x75x6 L-62Q 2 4,3

ГОСТ 9509-66

Железобетонные злементы

3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-2 1 700 для эакрепл
типа П

-3 Псдножник У6-1 1 300 для эакрепл. 
типа П

-1 Стойка УСО-2 1 700
для эакрепл 
типа К

-2 Сбоя Х В -5 1 1000
для эакрепл. 
типа С

2-2 1- 1
225 2 2 5

— ______- .Г—

VJ2U \I-------  п -4.----- -----Ч-=
А/ з U=т=wfT=-=

ГОСТ 5264-80»-Т 1-̂ .5
Тс

1
я к

tL m w o .
гип

Уиэинода
Лурье

СШ ш к-ПавФ еивО .
Г/l спей.
Инж. Уот.

Раменский - -- & TJ4.94

Киасансда
Лизинаба

.<2 ^
4^0-

ж :

№ 31
№ 31
04.94
0434
№ 31

407-03-642.94 - КС
Установка трансформаторов собственных нужд 

__________и заземляющих реакторов

Схема расположения злегъмтоб 
конструкций ю  опоре ОТ- 3

Стадия Лист

_1_

Листаб

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬЛРОЕКТ 

Санкт-Петербург

rh, п т  А 7
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Спецификация элементов на опору ОТ-4

%
. 1

4

i f
275 275

W 20

: ^ <___:___,г1—
" 1/Z___ ___S

1.700

\ГОСТ 5264-всГ-Н1-ъ6 

N1

JZ
одоо

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
едхг.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 407-03-642.94-КС31-1 Изделие МТ-4 2 5,2
2 -6 То же МТ- 17 1 5,0
3 -10 '  М Т-28 4 2.5

Летали

4 Уголок 75x75x6 L-620 2 4.3

ГОСТ 8509-66

Железобетонные элементы

3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-2 1 700 для закрепл 
типа П

-3 Подножник УБ-1 1 300 для закрепл 
типаП

-1 Стоика УСО-2 1 700
для закрепл 
типа К

-2 Свая УСВ-5 1 ЮОО
для закрепл 
типа С

2 - 2 1 - 1
ГОСТ 5264-80"-Г1-Ь. 6

407-03-642.94 - КС
Установка трансформаторов собственных нужд 
_________ и заземляющих оеактооов

Схема расположения элементов 
конструкций на опаре ОТ-4

Стадия Лист Листов

ТЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат А З
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Спецификация элемент об на опару ОТ-5

Марка, 
поз: Обозначение Наименобание Кол

Масса
еджг.

Примеча
ние

Стальные элементы
1 407-03-642.94-КСОЛ-1 Изделие МТ-5 2 9.6
2 -6 Тоже П Т-17 2 5.0
3 -10 '  М Т-23 4 0.9

Детали

4 ШВеллер 8 L-740 4 5*2

ГОСТ 8240-89

Железобетонные элементы

3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-2 1 700 для закрелл
типа Л

-3 Падножник УБ-1 1 300 для закрелл 
типа Л

-1 Стоика 9С0-2 1 700 для закрелл 
типа К

-2 Сбоя УС8-3 1 830
для закрелл 
типа С

См. бместе с листом КС-6

407-03-642.94 - КС
Нач. атд. Раменский /Г . Укладе*94.94
Н. конто. 4изинаВа 04.94 Устанабка трансформатороб сабстбенных нужд 

и заземляющих оеактоаобГИЛ Лиоье 0434
ГИЛ сто. ПапдзеноВ 0434 Стадия Лист Листов
Гл спей. Кирсанова £iO*tJ 0434 Р 5Инх. 1кат. ЛизинаВа 0434

Схема расположения элементов 
конструкций на опоре ОТ-5

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ГЬЛРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Л л п м л т  А 7
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См. Вместе с листом КС-5

407-03-642.94 - КС
Нач. атд. РаменсхиО / 0434\
Н. конто. Оиэунаба 0434 Установка тоансФооматоооб собственных нижд
ГИП Лисье 0434 и заземляющих пёсхктароб
ГИЛ ста. Паафенаб 0434 Стадия Лист Листаб
г/и спей. Киасанаба 7434

Р 6Инх. team. Лиэинаба 7434
Схема распалахения элементов 

конструкций на опаре ОТ-5. Ззлх
ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Фаомот АЗ
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Спецификация элементов на опору О Т-6

Марко
паз. Обозначение Наименование Кал

Масса
еджг.

Примеча
ние

Стальные элементы
1 407-03-642.94-КСМ-1 Изделие МТ-6 2 9.7
2 -6 Тоже МТ-17 2 SJ0
3 -10 '  МТ-22 4 0 5

Летали

4 ШВеллер 8 L-9C0 4 6,3

ГОСТ 8240-89

Железобетонные элементы

3 4 0 7 .9 -m .4 -1 Стойка УСО-2 1 700
для закрепл
типа П

-3 Подножник УБ-1 1 300 дм закреп а 
типаП

-1 Стоика УСО-2 1 700
для закреп а 
пипа К

-2 СВая У СВ-3 1 830
для закрепл 
пипа С

См, Вместе с листом КС-8

40 7-03-642.94 -  КСЧан. отд. Раменский / fji Я4
К  кото. 4иэинаба ' (1L Q4 Чгт пнпЛкп тппнгЮ ппнптпппд) гпЛггпЛр н н ы у  нижгд
пт Лисье 0434 и заземляющих песikh io doO
ГИПот ПаоФеной П4.Я4 Стадия Лист Листай
г л. спец. Кирсанова “ J—-— L

ПА ПА
Р 7Инж. beam. ЛиэиноОа 04.94

Схема расположения злементай 
конструкций на опаре ОТ-6

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Фппмпт А К
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2 - 2

410 410

1-1

4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  КС
Нач. атд Раменский t 0 4 3 4
Н. канта. Лизунаба 0 4 3 4 У с т а н о в к а  т р а н с ф о р м а т о р о в  с о б с т в е н н ы х  н у ж д  

и  з а з е м л я в ш и х  о е а к т о о о бСИП Лиоье < $ Г 0 4 3 4

СИП ста. Парфенов (у)ол/'!0 4 3 4 Стадия Лист Листов

Г,г спей. Киасаноба " 0 4 3 4
Р 8Инх. 1кт . Лиэинаба 0 4 3 4

Схема расположения элементов 

конструкций на опаре О Т -6 . Узлы

ТЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ

Санкт-Петербург

Формат А З
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Спецификация элементов на опору ОТ-7

Маркс
поз. ' Обозначение Наименование Кол

Мосса
еджг.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 407 -0 3 -64 2 .94 -КС.И-1 Изделие МТ-4 2 5,2
2 -3 Тоже М Т-17 1 5.0
3 -9 ' МТ-21 1 1.5
4 -10 ' МТ- 27 3 2.3

Летали

5 Иголок 75x75x6 L-340 1 2 J

ГОСТ 85 09 -86

6 Тоже 1*620 2 4.3

Железобетонные элементы

3.407.9-174.4-1 Стоика У СО-2 1 700 для закреп а 
типа П

-3 Подножник 96-1 1 300 для закрепл 
типа Л

-1 Стойка 9С 0-2 1 700 для закрепл 
типа К

-2 СВая 9СВ-5 1 1000
для закрепл 
типа С

См. Вместе с листом КС-10

4 0 7 - 0 3 - 6 4 2 . 9 4  -  К СНан. отд. Раменский Та****' 0434
Н. конто. Оиэинава 04.94

Ij11011!1

ГИП Лиоье 0434 и заземляющих DeciKmopoB
ГИП сто. Парфенов 0434 Стадия Лист Листов
Гл спец. Киосансва 0434

Р 9Них. 'кат. Лизинова *сА&х̂~ 0434

Схем расположения элементов 
конструкций на опаре ОТ-7

’СЕВЗАПЭНЕРГОСеТЬПРОЕКТ
Санкт-Петербург

Формат А З
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См. бм ест е с  лист ом К С - 9

407-03-642.94 -  КС
Нач. атд. Рсненский К. р а з а

Н. канта Оизинова 0434 Устанобка транс форматороб содстбенных нужд 
и заземляющих оеакторобГИЛ Лиоье 0434

ГИЛ ста. Парфенов (Ц ,Ц Стадия Лист Листав
гл. спей. Кирсанова 0434

Р 10Инх. ‘кат. Логунова 0434
Схема расположения элементов 

конструкций на опаре ОТ- 7. Зэел

ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Ф орм ат  А З
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Марка МТ-13 ус л а Сна 
не показана

275 27,

2 1 ’ <1СЬ
16S0 I 2

125

100

олоо

125

2-2

Спецификация элементов на опору О Т-8

1 - 1 {'■орка.
паз. Обозначение Наименование Кал

Масса
еджг.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 407-03-642.94 -KCJ4-2 Изделие МТ-7 2 6.9
2 -к с м -з Та же М Т-14 1 0.9
3 -к е м -5 МТ-17 1 5Л
4 -КСМ -З '  МТ-13 1 0.4
5 -кем - 10 '  МТ -24 1 0.83

Детали

6 ГОСТ 8240-89 Швеллер 8; 1-640 2 4 J
Железобетонные элементы

3.407.9-174.4-1 Стайка УСО-2 1 700 /Зля закрелл. 
типа ПК

-3 Поднажник УБ-1 1 300 йля закрелл. 
типа П

-2 Свая УСВ-3 1 830 йля закрелл. 
типа С

275 275

f  ,

3 - 3
ГОСТ 5264-80-81-^6

300

Стайка
Сбоя

г7 ............ —  ̂

' '  .
У

. ‘S L ,

N2

Нан. стд. Раменский сT tU u A 9434
Н. канта. ЛцзинсОа & U . 04,9±

04.94
04,̂ 4

ГУЛ Лурье
ГИЛ та.

1Ls

Гг слеп Киасанаба 04,94
Инх. beam. Лизинаба 04£4

407-03-642.94 - КС
Установка трансформаторов собственных нужд 

и заземляющих оеактооов
Стадия Лист Листоб

Р 11
Схема расположения злементаб ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКГ

конструкций на опоре ОТ-8 Санкт-Петербург

А Т
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I
Марка MT-13уелодно 

не показана

2-2

1-1

330 330

А /

330
с

А

Стойка /
Сбоя У\

7
. 125
I*----1

Спецификация зле мента б на опару О Т-9

Марка
паз. Обозначение Наименование Кол

Масса
еджг.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 407-03-642.94 -K C J3 -2 Изделие ПТ-12 2 7J8

2 - к с м -з То же МТ- 14 1 0.9

3 - к е м - 7 МТ-18 1 5.9

4 - к с м -з '  МТ-13 1 0.4
Летали

5 ГОСТ 8240-89 Швеллер 8; 1-740 2 S p
Железобетонные элементы

3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-2 1 700
йля эакпепл 
типа ПХ

-3 Поднож ник УБ-1 1 300 Д. тя эакаепА 
типа Л

-2 Свая УСВ-3 1 830
йля зскрепл 
типа С

3 - 5

С/пойка
Сбоя

Н И Р !

и

Чач. отд.
t i mma. VuwiuCq
ГИЛ Оцрье
ГИЛ сто. Парфенов
г,г спей.
Инж. 1кат,

Раменский -с.1

КиасаноОа
ЛизинаВа

QcU^<- &4J4
04.94
04-94

[̂ Л 04Ж
-JQ6c/<j2- Q.1434

04.94

407-03-642.94 - КС
Установка трансформаторов собственных нужд 

__________и заземляющих реакторов

Схема расположения элементов 
конструкций на опоре ОТ-9

Стадия Лист

12

ЛистаВ

ТЕВЗА ПЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат АЗ



Фоомпт А З



77

см

I
m ;

Спецификация элементов на опору ОТ-11
Марка МТ-13 ус/шбно 

не показана 1-1

410 410

2-2

Марка. 
поэ. Обозначение Наименабание Кал

Масса
еджг.

Примеча
ние

Стальные злементы

1 407-03-642.94-КСМ -2 Изделие МТ-9 2 9,4
2 - к е м - 3 Тоже МТ-14 1 0,9
3 -ке м -  8 МТ-19 1 6,3
4 -к е м - 3 '  М Т-13 1 0.4

'  Детали

5 ГОСТ 8240-89 Шбеллер 8; 1-1100 2 7 3
дез.

черт.
Железобетонные злементы

3.407.9-174.4-1 Стайка УСО-4 2 500
Для эакрепл. 
типа П Х

-3 Подножник УБ-1 2 300
Для эаспелл 
типа Г1

-2 Сбоя У  СВ-4 2 680
Для закпепл. 

типа и

3 - 3

А
/ И

У

cJ 2 s \ [_125

N2 ,,___
, 230 . 125 ,тГ------ эг----- зр

407-03-642.94 - КС
Нан. атд. Раменский /. 94.94
И канта. Диэинова 04.94 Устанобка трансформаторов собственных нужд 

и заземляюших аеактоаавГИЛ
ГИЛ ста.

Лиаье 0434
ПапФенав 04,24 Стадия Лист Листав

Гл. спей. KudcohoOq 0 43 4
Р 14Инж. team. Ливанова 04.24

Схема расположения элементов 

конструкций на опоре О Т -11

ТЕВЗА ПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕК Т 

Санкт-Петербург

Фппмпт А Х
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гТ

I2S0 15
f

1 /

1 
с____ '

^ Ш Й т
ЮС Ж

7 Ш J2№?

Г-7

ш

Приямок
маслсприенника 
см. лист КС- 26

Стайка
Сдоя

ПН323-1

Ъ

щ

Спецификация элементов на опару ОТ-1 2

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол

Масса
еджг.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 407-03-642.94-KCJA-2 Изделие МТ-10 2 9,4

2 -к е м -2 Та же М Т -14 1 0,9

3 -к е м -в М Т-20 1 6 8
4 -к с м -з МТ-13 1 0,4

Детали

5 ГОСТ 8240-89 ШВеллер 8:1-1100 2 7 8
без

черт.
6 ГОСТ 5781-82 м 0 1 6 AS: 1-200 4 0 5 без

чеот.
Железобетонные элементы

3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-4 2 500
Для эакрелл 
ГГКЛСПХ

-3 Подножник УБ-1 2 300 Для закреп а
типа П

-2 Свая УСВ-4 2 680
Для эакрепл 
типа С

3.407.1-157.1-21 Плита ПН 32.9-1 4 730 0 8 9 м 2

См. вместе с листом КС-16

407-03-642.94  -  КС
Нан. атд. Рапенсхии^ Таисии 0 4 3 4
tLFQtm, Оиэиноба W ^ - 04.94 Установка трансформаторов собственных нужд 

и заземляющих оеактоаавГИЛ / Типье 0 43 4

Г/t  спей. Киосаноба
0434 Стадия Лист Листоб
0434

Р 15Инх. beam. ЛиэинсВа ЙЗ: 0434

Схема расположения элементов 

конструкций на опаре О Т -12

ХЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат АЗ
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± 275 275  
' t - f -  5

* le i / Г

w .
2 2 5 0

2i

125 125

\P~

W

aJZ
0200

•И 1^
275 275

410 410 Спецификация элементов на опару О Т -13

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
едхг.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 40 7 -0 3 -64 2 .94 -КСМ -2 Изделие М Т- 8 2 13 ,1

2 - к е м - 10 То же М Т- 2 8 1 2,3
3 - к е м -  11 М Т-30 1 6,0

4 - к е м -  1 3 М Т-32 1 0.4

5 - к с м - з М Т - 1 3 1 0,4
Детали

6 ГОСТ 8509 -66 Уголок 75 x75 x6 :1-640 2 4.4
без.

черт.
Железобетонные элементы

3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-2 1 700
Для закрепл. 
типа ПК

-3 Подножник У6-1 1 300
Для закрепл. 

типа п

-2 Свая УСВ-3 1 830 Для закрепл. 
типа С

2-2

3 - 3

tfS.'L w A

(M L
К  канта. Дизунавп

й№£.
ГИЛ стр.
г/и спей.
Инх. 1кат.

Раменский /  04.94

Парфенов
Кирсанова
Лизинава

04.94
С/У-
3 1

04.94

04.94

04.94
04.94

407-03-642.94 - КС
Установка трансформаторов собственных нужд 
________ и эаэем "яюших реакторов

Схема расположения элементов ’СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЪПРОЕКТ
конструкций на опоре О Т -13

Стадия Лист

17
Листав

1анкт-Петербург

Формат АЗ
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Спецификация элементов на опору ОТ-14

Марко, 
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
еджг.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 407-03-642.94-КС Л -2 Изделие МТ- 11 2 13,5
2 , -к е м - ю То же МТ-  23 1 0,9

3 -к е м -11 М Т-29 1 6,0

4 -Г ГМ - 13 '  МТ-32 1 W
5 -к с м -з МТ -13 1 0,4

Детали

6 ГОСТ 8509-86 Иголок 75x75x6; 1-640 4 4,4
без.

черт.
Железобетонные элементы

3.407.9-174.4-1 Стойка ИСО-2 2 700
для эакрепл. 
типа П Х

-3 По дно ж ник ИБ-1 2 300
для эакрепл 

типа П

-2 Сбоя ИСВ-3 2 830
для эакрепл 
munat

2 2
3 3 - 3

275

407-03-642.94 - КС
ИстанаВка трансформаторов собственных нужд 

__________и заземляющих реактор о б

Схема расположения элементов 
конструкций на опаре О Т-14

Стадия Лист

18

Листав

шС£ВЗАЛЗНЕРГ0СЕТЫ!Р0ЕКТ‘ 

Санкт-Петербург

Ф п п м п т  А Т
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Спецификация элемент о б на опору О Т -15

Марка, 
поз. Обозначение Ноименобание Кол

Масса
едхг.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 407-03-642.94-КСМ-4 Изделие М Т -3 3 2 4.4

2 3.407.9-174.4-26 То же М Э-290 1 12

3 407-03-642.94-КС М -12 МТ-31 1 2.8
Детали

4 ГОСТ 8509-86 Уголок 75x75x6; 1*450 2 3.1 без
черт.

Железобетонные элементы

3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-2 1 700
Для закрепл. 
типа ПК

-3 Подножник УБ-1 1 300 Для закрепл 
типа и

-2 Сбоя УСВ-3 1 830
Для закрепл 
типа С

1
2561

2500

£ Г ~

407-03-642.94 - КС
Нан. атд. Раменский V434
Н. канта. Лиэцнсда 04.34 Устонобка трансформатороб сабстбенных нужд 

и заземляющих оеактоаобГИЛ Лиаье (2&-~ 0434
ГИЛ ста. ЛаафенаО ..■ 'Л о л : 04.94 Стадия Лист Листов
Гл. спей. Кшсанава 0434

Р 19Инх. Ткст. ЛизинаОа 0434
Схема расположения элементов 

конструкций на опоре ОТ- 15
"СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Ф о d m  от АЗ
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U K . 125

Стайка

160----- Я
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Спецификация элементов на опору ОТ- 16

Иач. атд.
/Ч конто.
ГИП

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кал

Масса
еджг.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 407-03-642 .94-КСЛ-4 ИэделиеЛТ-  3 3 2 4.4

2 3.407.9-174.4-26 То же М З-290 1 12

3 407-03-642.94-К С Л -12 МТ-31 1 2.8
Метали

4 ГОСТ 8509-86 Уголок 75x75x6:1=450 2 3.1
без

чеат.
5 ГОСТ 103-76 * Полоса 6 x8 0 ; 1=80 8 0.4 без

черт.
Железобетонные элементы

3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-1 1 800
для закрепл. 

типа П

-3 Падножник УБ-1 1 300 для закрепл. 
типа П

-1 Стайка УСО-2 1 700
для закрепл 
типа К

-1 Стайка УСО-54 1 400
для закрепл. 
типах

-2 Свая УСВ-5 1 1000

1
!

Раменский
дизинова
Лцуье

ГШ ит
г&.а ш .
Инх. кат.

ПшФениО
Кирсанова
Лиэинаба

04.94

C & z. 0434

j6u/*0/-Q434

434

04.94

04.94

407-03-642.94 - КС
Установка трансформаторов собственных нужд 

__________и заземляющих реакторов

Схема расположения элементов 

конструкций на опоре О Т-16

Стадия Лист Листов

20
'СЕВЗАПЭНЕРГООЕ ТЬЛРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Фппмпт АЗ
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Спецификация элементов на опару ОТ- 17

Марк*
паз. Обозначение Наименование Кал

Масса
еджг.

Примеча
ние

Стальные злементы

1 407-03-642.94-КС И -5 Изделие М Т -16 1 5,1

Летали

2 ГОСТ 8509-66 Иголок 75x75x6; 1-210 2 1.4 ~бёз
чеот.

Железобетонные злементы

3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-1 1 800
йля закреп а  

типа ПX

-3 Паднажник УБ-1 1 300 Лая закреп а . 
типа П

-2 Свая УСВ-5 1 1000
Л а я  закреп а  

типа С

407-03-642.94  -  КО
Нач. атд. Раменский __ lO cluts (14.94
Н. канта. 0изуноВа 04.94 Установка трансформаторов собственных нужд

‘ и заземляющих реакторов_____________ГИП Липье 0434
ГИП ста. ПаатеноВ 0434 Стадия Лист Листов
Г/1 спец. КиосанаВа 0434

Р 21Инж. 1кат.

I

0434

Схема расположения злементов 
конструкций на опоре ОТ- 17

ТЕвЗАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Фаомат А З
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Спецификация элементов на опору ОТ-  18

^ 2 ? *  Обозначение поз. Наименабание Кол
Масса
едэег.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 407-03-642 .94-КСМ-2 Изделие М Т-35 2 7.8

2 -к е м - 10 Та же М Т-22 1 0.5

3 -К С М -6 МТ-17 1 5.0

4 - к е м - 14 '  ИТ-34 1 0.4
Летали

5 ГОСТ 8240-89 Швеллер 8; 1*1400 2 9.8 без
черт.

6 ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * 0  7 6 4 - 4  1-200 4 0.3 дез
черт.

Железобетонные элементы

3.407.9-174.4-1 Стойка УСО-2 2 700
йля закрепл 
типа П К

- 3 Паднажник УБ-1 2 300 Оля закрепл 
типа П

-2 Своя УСВ-4 2 680
Оля закрепл. 
типа С

3.407.1-157.1-21 Плита ПН 32.9-1 4 730 0 2 9 м 3

407-03-642.94 -  КС
Чан. отд. Раменский Г. 0434
Н, т ш Тизиноба 0434

1131

ГИЛ /Ьаье 0434 и  за зе м л я ю щ и х  n e t ктоооб
ГИЛ сто. ПаоФеноС -4J 0434 Стадия Лист Листов
гл  спей. Кирсанова 04 94

Р 2 2Имж. 1кат. Лизиноба W lг 0434
Схема расположения элементов 

конструкций на опоре ОТ- 18

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Т 

Санкт-Петербург

Формат АЗ
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4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  КС
Нач. атд. Раменский / Ьа з а

Н. канта. Гиэунода 0 4 .94 Установка трансформаторов собственных нужд  
и заземляющих оеактаоовГИЛ Лисье 0 4 3 4

ГИП ста ЛалфеноО 'jCi/Д 0 4 .94 Стадия Лист Листов

Гл. спей. Кирсанова 0 4 3 4
Р 2 3Инж. beam. Лиэинава 0 4 3 4

Схема распа/южения элементов 

конструкций на опаре О Т- 1В. Зэлы

ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ

Санкт-Петербург

(Ъппк4пт А X
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Спецификация элементов на опору ОТ- 19

Марка, 
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
ед.кг.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4 -КС М -2 Изделие М Т-35 2 7.8

2 -к е м - 10 Тоже М Т-2Р 1 0.5

3 -к е м -6 '  П Т-17 1 5 .0

4 -к е м - « * М Т-34 1 0.4
Летали

5 ГОСТ 8 2 4 0 -8 9 Шбеллер 8; 1*1300 2 9.1
без

чеот.
6 ГОСТ 5781-62  * 0 1 6 А -Ц  1-200 4 0 .3 дез

чеот.
Железобетонные элементы

3.401.9-174.4-1 Стойка УСО-2 2 700

1*1
1

!

-3 Подножник У6-1 2 3 00 Для закреп а . 
типа П

-2 Сбоя УСВ-4 2 6 80
Для закрепл. 
типа С

3.407.1-1511-21 Плита ПН 32.9-1 4 730 0 29 м  2

4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  КС
Нач. атд. Раменский с T&M jlс* 04.94
Н. т ш диэиноба 04.94 Установка трансформаторов собственных нужд 

и заземляюших оеактооодГИП ЛЦрье' 04.94

Г И П Ш к - 1 04.94 Стадия Лист Листов
Гл, спец. КиосаноЬа 04.94

Р 24Инж. Ткат. Лиэиноба 04.94

Схема расположения элементов 

конструкций на опоре О Т -19

ХЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Формат А З
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ШоО заделать

4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  КСЧач. атд. Раменский К. Zo/LLX^ 0*44
М. канта. Лизунода 04.94 Установка трансформаторов собственных нужд 

и заземляюших оеактооовГИП Лиаье sj&r-- 04.94
ГИП ста. Паофенад У 04.94 Стадия Лист Листов
гл. спей. Киасанода : W - 0434

Р 2 5Инж. 1кат. Лиэинада Ж 04.94
Схема расположения злементод 

конструкций на опоре ОТ-19. Ззлы
ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ

Санкт-Петербург

Формат  А З



1 - 1 h?

2 9

Спецификация злементоб на опару ОТ- 20

Марко.
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
едзег.

Примеча
ние

Стальные элементы

1 407-03-642 .94-КС.И-2 Изделие МТ-10 2 7.8
2 -к с м -ю Тоже М Т-22 1 0.5
3 -КС М -6 ИТ-17 1 5М
4 -к е м -14 '  МТ-34 1 0.4

Летали

5 ГОСТ 8240-89 Швеллер 8; М 6 0 0 2 11.2 без
черт.

5 ГОСТ 5 7 8 1 -8 2 * 0 16 А -&  1-2300 — 3.15 без
черт.

Железобетонные злементы

3.407.9-174.4-1 Стойка 9С0-2 2 700
Для закрепл 

типа ПК

-3 По дно ж ник 96-1 2 300 Для закрепл 
типа П

-2 Свая 9СВ-4 2 680
Для закрепл 

типа С

3.407.1-157.1-21 Плита ПН 32.9-1 4 730 0Г29м3

-15 Плита П 10.5 4 70 0.03м3

2-2

См. вместе с листом КС -27

407-03-642.94 - КС
Нач. отд. Раменский ^ 0 43 4
Н. конто. Диэинава 04.94

i1§1i

ГИЛ Лиоье 04341 и заземлявших oec\кторов
ГИЛ ста. ЛааФенав 0 43 4 Стадия Лист Листав
Г л. спей. Кирсанова 04,34 Р 26Инх. beam. Лиэинова 0 4 3 *

Схема расположения элементов 

конструкций на опоре ОТ- 2 0

ТЕВЭАЛЭНЕРГОСЕ ТЬЛРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат АЗ



Формат АЗ



Приямок маслопривмника

31

1-1

407-03-642.94 - КС
Нач. атд. Раменский / lio jM jL . 04.94
Н. кснтр. Лизунова 04.94 Устанобка трансформатороб собстбенных нужд 

и заземляющих реакторобГИП Лурье 04.94
ГИП стр. Парфенов 'll:— 04.94 Стадия Лист Листов
Г/1. СПЕЦ. Кирсанова 04.94

Р 28Нач. гр. ШленаВа 04.94

Приямок маслоприемника
"СЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Т 

Санкт-Петербург

Формат АЗ



4'Ь
НЗ>
дгн
т21

Тип С
Тип П

Тип К-Б  5  О-Л

Тип К -450-Л

Тип К -650-Б

Тип К -45 0 -6

32

1 Предельное отклонение стоек допускается: по вертикали * 15мм. по горизон

тали * 20мм или их наклон над поверхностью земли не более 10мм на 1м 

длины, разборот стоек на угол * 5 .

2  Значения заглублений стоек и сдай Ъ0 приведены б 0 Таблице Оариантоб 

железобетонных элементов опор под оборудование 0

Для типа С

Сваи погружать методом вибровдавливания с предварительным бурением 

лидера диаметрам 110мм. Гдубина направляющей схважины должна быть 

на 700мм выше острия сваи.

Для типа П

Стойки ЗСО заделать в железобетонный подножник ЗБ-1 бетоном класса 

815 на мелком заполнителе.

Для типа К

Котлованы сверлить на 300мм ниже подошвы стоек и предусмотреть 

полную выемку грунта нарушенной структуры.

Стойки ЗСО установить в сверленые котлованы на подушки из щебня 

толщиной 300мм. Пазухи между стойками и стенками котлованов заполнить: 

для К-450-П  и:/Кг650-П  -  крупнозернистым песком с тщательным уплот

нением, для К -450 -Б  и К -650-Б  -  бетоном класса В7.5 в распор.

407-03-642.94 -  КС
Нач. отд. Раменский £ 7 й и м *-
Н. контр. %зуноба С4.94\ Установка трансформаторов собственных нужд 

и заземляющих реакторовГИЛ Лурье С * - £74.94
ГИП стр. Парфенов £74.94 Стадия Лист Листов
гл. спей. Кирсанова - £74.94]

Р 29Нач^р. ШленаЬа ^ £74.94

Типы закреплений опор под 
оборудование в грунте

"СЕВЗАПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат АЗ



23Л.5&.7

т

Отв. 0  18 мм

ТОСТ 5264-80-НЫ 6

к-
2с

Паз. 1
Отв. 0  18 мн

Ж

40  I 40
№

Марка а
мм

0
мм

L
мм

Масса,
кг

М Т -1 350 50 450 3 £
М Т- 2 400 50 500 4.1
М Т -3 450 50 550 4.5
М Т-4 550 50 650 5 2
МТ -  5 660 240 1140 8 £
М Т -6 820 235 1290 9.7

з з

Марка Поз, Наименование Кал.
Масса 
ед. кг

Масса.
кг.

М Т -1

1 Лист 6 -  Г0СТ19903 -  74*

3 £
S * 80 х  80 2

2 Шбеллер 8  -  Г0СТ8240 -  89

1 -4 5 0 1

М Т -2

1 См. марку М Т -1 2

4.13 ШВеллер 8  -  Г0СТ8240 -  89

1 -5 0 0 1

М Т -3

1 См. марку М Т -1 2

4 £4 ШВеллер 8  -  Г0СТ8240 -  89

1 -5 5 0 1

МТ -4

1 См. марку М Т -1 2

5 25 ШВеллер 8  -  Г0СТ8240 -  89

1 -6 5 0 1

МТ -  5

1 См. марку М Т -1 2

8.66 ШВеллер 8  -  Г0СТ8240 -  89
1 -  1140 1

М Т -6

1 См. марку М Т -1 2

9.77 ШВеллер 8  -  Г0СТ8240 - 89
1-1290 1

Нач. отд. Раменский 04.94
Н. контр. йизцнада 04.94
ГИП Лурье 04.94
ГИП стр. Парфенов 0434
гл. спец. Кирсанова 04.94
Нач. гр. Шленова 04.94

407-03-642.94 - КС М-1
Стадия Масса Масштаб

Р
СМ.

табл. 1:10

Лист | Листов 1
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕК Т

Санкт-Петербург

Изделие МТ 

( М Т -1 -М Т -6 )

Формат АЗ
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Марка
а а L 0 Масса,

мм мм мм мм кг
МТ -  7 5 5 0 55 660 14 6 .9
М Т -8 820 2 20 1260 17 13.1

J T T - 9 820 4 0 900 14 9.4
м т -ю 820 40 900 17 9.4
М Т - 11 1070 115 1300 17 13JS
МТ -  12 6 60 45 750 14 7.8
М Т -3 5 6 60 45 750 17 7.8

4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  КС.И-2
Изделие МТ

(М Т  - 7  -М Т  -  12, М Т-35 )

Стадия Масса Масштаб

Р
СМ.

табл.
1 :1 0

ШОеллер 12 ГОСТ 8 2 4 0 -8 9
“СЕВЗА ПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Т‘ 

Санкт -Петербург

Формат А 4

Ин
О.

 N
 по

дл
. 

По
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I 
В
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. N

<N

кэ

М Т -1 3
М Т -1 4

±33 J- а4_с
97 а с ^ Л

2 5 0

Марка t 0 Масса,
мм мм кг

100 13 0.4
2 50 8 0 .9

L-------------

4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  КС .И -3

Изделия КТ -13, МТ-14

Уголок 50x50x5  ГОСТ 
8 5 0 9 -6 6

Стадия Масса Масштаб

Р
СМ.

табл. 1: 10

Лист I Листоб 1
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Санкт-Петербург

Формат А 4
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I ГО С Т 5 2 6 А -В 0 -Т Ы 6

Марка Паз, Наименодание Кол.
Масса 
ед. кг

Масса,
кг.

МТ- 15
1 Шделлер 12 - ГОСТ 8240 - 89

421-360 1 3.7
2 Лист 6 - ГОСТ 19903 - 74м

S - 80x120 1 0 5

МТ-33
1 Шделлер 12 - ГОСТ 8240 - 89

4.4
L - 360 1 3.7

3 Лист 6 -ГОСТ 19903 - 74м
S - 80x165 1 0.7

■—
Чач. отд. Раменский ,OTCnCq(Pf
Ч. контр. бизунова с27Г~
".ИЛ Лурье г5йг
'И Л  стр. Парфенов bar-
~л. спец. Кирсанова ГЗТоС}

2;Нач. гр. Шленова Т М ь Т Г р
• О — _

—

04.94
04.94

£94

04.94
04.94
04.94

4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  КС .И -4

Изделие МТ
(МТ-15, МТ-33)

Стадия Масса Масштаб

Р СМ.

табл. 1:10
Лист Листов 1

Т Е З  ЗА ЛЭНЕРГПСЕ ТЬЛРОЕК Т

Санкт-Пет ербург

Формат А 4
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Марка Лоз, Наименодание Кал.
Масса 
ед кг

Масса,
кг.

МТ-16
1 ШВеллер 12 - ГОСТ 8240 - 89

5.11-360 1 3.7
2 Лист 6 -ГОСТ 19903 - 74*

S - 170x170 1 1.4

Нач. атд. Раменский
Н. контр, Ризунова
ГИЛ

ГИЛ сгг.р.

~ v гл. спей.
Нач. гр.

1урье 2 ^
Парфенов
Кирсанова
Шленава

5 Z Z jLi 04.94

L £ r

4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  К С .И -5

Изделие МТ-16

Стадия Масса Масштаб

Р С М .

табл. 1:10
Лист | Листав 1

ТЕВ ЗА ЛЗНЕРГО СЕТЬПРО ЕКТ

Санкт-Пет ербург

Формат А 4



Поз. 2

Марка Паз, Наименование Кал.
Масса
ед.кг

Масса.
кг.

1 Уголок 63x63x5 ГОСТ 8509-86

1 -4 0 0 2 1.9

М Г -1 7  ; 2 Круг 16 ГОСТ 2590-88  1-380 2 О Б . 5 3
3 ГаОка М 16J5 ГОСТ 5915-70» 4
4 Шайба 16 ГОСТ 11371-78» 4

Q

а
3а
а
Q
а
а

407-03 -642 .94  -  КС.И-6Чач. атд. Раменский 04.94
Н. контр. Циэунаба 04.94

Изделие МТ - 17

Стадия Масса Масштаб
пИП Лурье 04.94

Р
СМ.
табл. 1 :10ИЛ стр. Парфенов 04.94

а -э 5:
~л. соей. Кирсанова 04.94
Нач. гр. Шленаба 04.94 Лист I Листов 1

= ■‘о ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ

Санкт-Петербург
1  ^  с .-о

Формат А 4

36

см

I

Линия

г  Ы
380

Все отверстия 0  17.5 мм кроме оговоренных

Марка Паз. Наименование Кал.
Масса
ед.кг

Масса.
кг.

М Т -1 8

1 Уголок 63x63x5 ГОСТ 8509-86

5.9

1 -4 0 0 1 132

2 Тоже. 1 -5 7 0 1 2.74

3 Круг 16 ГОСТ 259 0-88  1-380 2 0.6

4 Гайка М  16.5 ГОСТ 5915-70» 4

5 Шайба 16 ГОСТ 11371-78» 4

407 -03 -642 .94  -  КС.И-7Нач. атд. Раменский 04.94
Н. контр. Ьзуноба 0 4 3 4

Изделие МТ -1 8

Стадия Масса Масштаб
ГИП Лурье 04.94

Р
СМ.

табл. 1 :10ГИП стр. Парфенов 04.94
гб. спец. Кирсанова ^CcUmJ  . 04.94
Нач. гр. Шленсва 04.94 Лист | Листав 1

ТЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ

Санкт-Петербург

I5)

§

ё
$*ч“у

Формат А 4



3 7

N Паз. 3
2*45

I
И  ы

380

Поз. 2

5С 300

L

4

Отд.@8мм

Р-

Линия I
сгиба

Парка а
мм

б
мм

L
мм

Нассо,
кг

И Т -1 9 250 400 710 6.5
И Т -2 0 305 455 765 6JB

Марка Паз Наименование Кол.
Масса 
ед. кг

Масса.
кг.

М Т - 19

1 Иголок 63x63x5 ГОСТ 8509 -66

6.5

1 -4 0 0 1 19

2 Та же, 1 -  710 1 3.4

3 Круг 16 ГОСТ 2 5 9 0 -8 8  1-380 2 0 6

4 Гайка И  16.5 ГОСТ 5915-70* 4

5 Шайба 16 ГОСТ 11371-78* 4

МТ -  20

1 Иголок 63x63x5 ГОСТ 8 5 09 -86

6J8

1 -4 0 0 1 1.9

2 Тоже, 1 -7 6 5 1 3 7

3 Круг 16 ГОСТ 2 5 9 0 -8 8  1-380 2 0 6

4 Гайка И  163 ГОСТ 5915-70* 4

5 Шайба 16 ГОСТ 11371-78* 4

Все отверстия 0  17.5 мм, хроме огоборенных

Нач. атд. Раменский 04.94
Н. контр. Оизунова 04.94
ГИП Лурье 04.94
ГИП стр. Парфенов 04.94
Гл. спец. Кирсанова 04.94
Нач. гр. Шленава 04.94

407-03-642.94 - КС.И-8
Изделие МТ 

(И Т-19, И Т -2 0 )

Стадия Масса Масштаб

Р
СМ.

табл. 1 :1 0

Лист ] Листав 1

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Формат АЗ



Линия

Марка
а
мм

1
мм

Масса
кг

М Т -2 1 365 410 13

4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  КС .И -91Нан. отд. Раменский 0 4 .9 4
Н. контр. ЛиэцнаВа 04.94

Изделие М Т-21

Стадия j Масса Масштаб
СИП Лурье 04.94

СМ.
р | табл. 1: 10ГИП стр. Парфенов 04.94

Гг спец. Кирсанова 04.94
Нач. гр. Шленава 04.94 Лист | Листав 1

Нгалок 50x50x5  ГОСТ 
8 5 0 3 -8 6

~СЕВЗА ПЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Т’ 

Санкт-Петербург1
Формат А 4
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2О\0т й.& 8

3 8

Линия
сгиба

l_ 9 I
ъ

2i 1 , 8
а

Л *

45
С

1

Марка
а
мм

1
мм

Масса
кг

М Т-22 75 120 0 3

М Т-23 2 00 245 0 3

МТ-24 175 2 2 0 0 3 3

М Т-25 320 3 65 и

М Т-26 520 5 6 5 2.1

М Т-27 575 6 2 0 2 3

М Т-28 620 6 65 2 3

4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  КС.И-10
Нач. отд. I 04.94
Н. контр. бизунава 04.94

Изделие МТ 

( М Т - 2 2 - М Т - 2 8 )

Стадия I Масса Масштаб
ГИП Лурье 04.94

СМ'р  j табл. 1 :10ГИП стр. Парфенов г Я ' 04.94
Гл. спец. Кирсанова 04.94
Нач. гр. Шленава 04.94 Лист j Листав 1

Уголок 50x50x5  ГОСТ 
8 5 0 9 -8 6

ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ

Санкт-Петербург

Формат А 4



25
0

2
Поз. 3

2x45

Марка Паз, НаименоОаиие Кол.
Масса 
ей. кг

Масса,
кг.

МТ-29,30

1 Згалок 63x63x5 ГОСТ 8509-вб

6JJ

1-400 1 19

2 То же, 1 -  600 1 2.9

3 Круг 16 ГОСТ 2590-86 1-380 2 0.6

4 Гайка М 16.5 ГОСТ 5915-70» 4

5 Шайба 16 ГОСТ 11371-78* 4

1

j> 2

Все отберстия 0  17.5 мм

Марка а
мм

в
мм

С
мм

L
мм

Масса.
кг

МТ -2 9 200 400 50 250 6.0

М Т -3 0 400 200 250 50 6.0

407-03-642.94 -  КС.И-11Нач. отд. Раменский , 04.94
Н. контр. I 04.94

Изделие МТ 

( МТ-29. М Т-30 )

Стадия | Масса Масштаб
ГИП Лурье 'JZh 04.94 .  с Г

р \табл. 1 :10ГИП стр. Парфенов СJ&~ 04.94
г11. спец. Кирсанаба c&cu^J 04.94
Нач. гр. ШленаВа 04.94 Лист I Листов 1

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Санкт-Петербург

Формат А З



2 Отб.0 36x13

4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  К С .И -12Чач. атд. Раменский 0 4 .9 4

Н. контр. ПизуноВа U stu^jP 0 4 .9 4

Изделие МТ-31

Стадия Масса Масштаб
ГИП Лурье 0 4 .9 4

Р 2.8 1: 10ГИП стр. Парфенов 0 4 .9 4

От. спец. Кирсанова 0 4 .9 4
Нач. гр. ШленоВа 0 4 .9 4 Лист I ЛистаВ 1

Уголок 75x75x6 ГОСТ 
8509-66

ТЕВЗА ПЗНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Т 

Санкт-Пет ербург

Формат А 4

см

I Отд.0 в

Г I —

$
100 §

Л

со

Нач. атд. Раменский 1 0 4 .9 4
4 0 7 -0 5 -6 4 2 .9 4  -  К С .И -1 5

Н. контр. Пизунабо
ГИП Лурье

0 4 .9 4
0 4 .9 4

ГИП стр. Парфенов 0 4 .9 4

; От. спец.
Нач. гр.

Кирсанова jf le s * * /- 0 4 .9 4
Изделие МТ -52

ШленоВа 0 4 .9 4

Стадия Масса Масштаб

Р W 1:10
Лист I ЛистаВ 1

ТЕВЗАПЭНЕРГО СЕ ТЬ ГР С Е У ^

Санкт -Пет ербург

Уголок 65x63x5 ГОСТ 
8509-86

Фаомат А 4



4 0 7 -0 3 -6 4 2 .9 4  -  КС.И -14
Нач. атд. Раменский ,J e u ^ c 9 4 .94

Н. конто.Лизинова 9 4 .94

Изделие МТ-34
Стадия Масса Масштаб

ГИП Лиаье 9 4 .94

Р 1.1 1:10ГИП сто. Парфенов 94.94

Г а. спей. Киосанаба z & lc u * / 9 4 .94
Нач. гр. Ш ленова с £ ш 2 * / 9 4 .94 Лист Листав 1

Уголок 50x50x5 ГОСТ 
8509-86

Т Е 9 3 АПЭНЕРГОСЕТЫ 1Р0ЕКТ 

Санкт-Пет ербург

Формат А 4

Типовые материалы для проектирования 407-03-642.94

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293827/4293827052.htm

