
ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
407 - 03 -6 2 5 .9 1

ШИННЫЕ МОСТЫ И ГИБКИЕ СВЯЗИ 10(6) кВ 

МЕЖДУ ТРАНСФОРМАТОРАМИ И РУ

АЛЬБОМ 1
ЧАСТЬ 2

ЭП ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ СТР. 101 „171

аксессуары кружевами

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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Присоединение к проходному изолятору 
ИП-35/о30-75УХЛ1 '

Присоединив к проходнону изолятору 
' ИП-35/1000-7£9ХЛ1

№

Вид 5

Изолятор ИОС~35-2000ЧМ1 Изолятор ОИШ35-20-1

Разметки крепежных отверстий изоляторов

0140 от  35 
0254 ИОС-35 

4 атв.01д
Т Ш Ш В Г

К . Лляюаз У и У  
для ЭРУ

1 Сборные шбы по ГОСТ 5254-ВОи.
2  Высота приборки кронштейна уточняется ори конкретном проектировать 

в зависимости о т типа опорного изолятора.
3  Размер в числителе указан для ЭРУ 10(5) кВ, в знаменателе -  для реактор

ных камер.

4 Спецификацию см. no листе ЭР- 6 9 .

407-03-625. 91 -  ЭП
Шинные мосты и гибкие связи ltJ(6) кВ

межей трансформаторами и РУ
Иачмтд. Роненекиц 1яа^ 07.92

Узел П
Гибкий тикопройод

S m & L Л т . . .  Jh m s JL . 

РП 88
Нхочта. Лоынесвда /AfcA 1\073!
ГИЛ Лурье -
HO'L'X Kacrr-J \Щ - 10732 npvcoeCiVS'ius к ЗРЗ со тарани КЧ-1Ф, 

КП-71 ь оеакторнын кснеран токопро- 
Сада с о!'нин прободан б $аэе. ВариантП.

СЕВЗАПЗН£РГОСаъПРО£КГ
Санкт-Петербург

ИихЛкат ЗиОцейа d o j* . \0732

Ц Ч Ч / Ъ  Ф орнм АЗ
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Морщ
nos. Обозначения НаимЁИобаиие Кол

Масса 
ад. кг

Припв-
чшша

2 Изолятор зпорно-овзршВай

ГОСТ 3984-65*3
И0С-35-2000УХЛ1 3 45

Т У 34-27-10257-81 Изолятор тршншщзадоО

ОНШ35-20-1 5 4V5
40 ТУ 34 Я 11458-63 Зажим аппаратный

прессуемый

A 2 A -□ - □ 3 1___!
! 4$\ . .J4 0 7 -0 3 -6 2 6 ,9 1 -З П Я Л К а н та т переходной КП-5 3 008

61 \ -З П Л.1 6...»  I Планка тарная Л -1 3 15
62 | -ЭПМ .17 Шапка опорная П -2 5 0,84
70 i -Э П М 3 5 Скоба С-1 3\ 0 2

для
ЛСРЗ-Щ

71 | -З П И .2 3 I Особа С-2 3 ОЛ
Дач

AC5EBJS3b
e s  im -0 3 -6 2 5 . <и-ксш ю 7 Изделия И-7, K-Q, И -9 1 O i

Болты , ГО СТ 7798-78 i

55 И  16x30 12 для
0MU5S

18 Jv.'
000-35

37 Б о лт, ГОСТ 7805-70*
И  12x60 6

№ В инт, ГОСТ Т?473-8Ф

&— — i h i Ш 5 0 \$ . _ j ______ I

Мирщnos. Обозначение Псинанодсниа КаяМассаедка
Примечание

104 ШилькаГ0СТ22034-76*
М12x50 (7
Гайки, ГОСТ5915-70»

m М12 12
107 М15 12 для0НШ35

18 дляИСС-35
Юс ШйШ12, Г0С76958-78» Т2

Шайбы, ГОСТ,11371-76*
110 Шайба 12 6
111 \Was)6a15 П дляСНШ35

.... * “ ~! 13 дляНОС-55

... и..r~ - ~̂'2-----
.91-ЗП| / П 7 - Г / ? - Я 9 Сj T O '  / Uv-/ U 4 L -U

l шинные M- ппы  и гибкие сбязи 10(5) xSI j м гхбц. i зонстормотоионии Р У
Шч.ж-3. rOrtd/.CnuQ iso jd Стадю Лиая Лаачад
Hxshwn. dowsada jtCut-A, ovi?| Узел Л

РП 39ГУП Литье c РгЩ  Г uSzi'O mo. '.опрсбод
tfvuc. \ .<?«£зд5 i Qf^natnrrtiint'*vitt№ я f tmfirhifittiJHi ti •СЕВЗ' ПЖЯЖЕТЪГРОсЮ 

ГлнхпНЪвердург
UhxJ  zifci ?c€uit-n j baJ^. — М ̂ 1сцирш\\'ци?1 V., UpUUUUdi'TUfl и

____ X _____ j __ -'^м атериолад х л и :я у  З П - 8 8 .

2 5 VY /i формат A3
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106 или 107 < 
108 или 111 \

Присоединение к проходным изоляторам
ип-ю/1ооо~7&хлг им- Ъаооо-?£Ш1

" и

Вид Б

Изолятор ИОС-2С-20СОУХ/И

М  "  ~ Ж' Ш

Изолятор 0НШ 20-Ю -1

0140 от  2 0

0 2 2 6  И0С-20 \

дляфоэ t f u V . 
для ЭРУ

1 Сборные швы по ГО С Т5264-00".
2  Высот® приборка кронштейна уточняется при к а н хр гтн т проектировании, 

6 зависимости о т  типа опорного изолятора.

5  Размеры в числителе указаны для ЭРУ 10(6) кВ, в знам мотеле -  для реак

торных камер.

4 Спецификацию см. т  листе Э Л - 91.

407-03-625.91 -ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(5)кВ 

мехдц трансформт: оами и РУ
Стадия

Р Л
Лист

90

Листов

уСевзлпзнЕРГоапъпроасг 
Сакт-Пвпердцре

Ъ! w ji  формат А5



Марка,
поз. Обозначение Иаименобание Кол.

Масса 
ад. кз

Приме
чание

2 Изолятор опсртнхяршдоО

ГОСТ 9984-85*Е.

И0С-20-2000УХД1 3 23

7X34-27-10257-01 Изолятор опортнатыребай

ОНШ 20-10-1 3 24J8
36 Зажим опорный

ОСТ 34-13-919-06

2 А А -П -3 3 о

40 ТУ 34 1311433-69 Зажим аппаратный

прессуемый

/ 5 2 4 - О - П 6 о

49 407-03-625.91-ЗПЛ J5 Компакт переходной КП-6 3 0722

81 407-03-625.9 1 -к а и т i
l 1 * * 2 1 С П

Болты , ГОСТ 7790-70»

$0 М 12x30 I 12 А

91 И  12x50 12

55 М 16x60 12 Л е т
тс-20

Болты , ГОСТ 7805-70#
97 М 12x60 12

106

М арт
поз. Обозначение Н ттю д о н и е Кол

Масса 
ей. кг

Приме
чание

Гайки, ГО С Т5915-70»
106 М 12 24
107 W 12 дляИ0С-20

Шайбы, ГО СТ 6958-70*
100 Шайба 12 36 H0C-2D

48 для
СШ 20

Шайбы, ГОСТ 11371-70*
110 Шайба 12 12 $ЛЯ

НОС-20
т Шайба 16 12 ш

ЮС-20

Havas-l Рйяаякий
\ Н,ч\Т1<ЯЦ flcnotictsda

\%Щ-07.as

cm Лоле
Ao*^ 0722
J^ d . 07S2

407-03-625. 91 - ЗП
Шинные м оты  и гибкие сЬяз i 1й(б)кВ 

между шансФопматрпми i' РУ

Узел Я
Гчбкий тог.'прабод

СпЕцифихптш оЪорудайат и 
материалов к л ш у  ЗП-90.

Qpodtil Лист
РП 91

/ь та

•стыяЕРГотыуоехт 
iMor'/bmptypr

H Y V / i. формат А З
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Вид 6

Изолятор И0С-20-2000УХЛ1 

91

Изолятор 0НШ 20-Ю -1 

36

Разметки крепежных omQepcmuO изолятород

0140 ОНШ 20
0 2 2 6  И0С-20

N

4 отд.0 1 5
А  п т  A nt

для та з  V u V  
для ЭРУ

Ь  Сборные шды па ГО С Т 5264-дО ".
2. Высота прийарки кронштейна уточняется при котретном  проектировании, 

б зависимости о т  типа опорного изолятора.

3 . Размеры б числителе укзаны для З РУ 10(6)кВ . О знаменателе для реактор

ных камер.
4  . Специф икацию  см. н а  л и с т е  5 П -9 3 .

407-03-625. 91 - ЭП
Ш инны е.м осты  и  ги б к и е  св я зи  1 0(6 ) к В

м е х д и  тр а н с ф о р м а то о с м и и  Р У
Htriim i. Рсненатй 07.32

У з е л  I T
Г i/дкий т а к с  п р о й о д

Стай* Лист flutmcQ
Hxawo. ЛпнонотСа Л&,'~Л 073i

Р П 9 2ГИЛ \А/Рьг , a J 0733
Н с тл  lA'-cwr? 
IbcvlKuiil ЗчЯяйа

Ч С С - 07.92
0732

Присоединен)* к ЗР" со акяряни КМ-1ф. 
КМ-’М  и рсвогюрньн катрсикжопрободс 
С 80ц& приводит. »ф а г . Вариат IT .

ш зА ЛзнЕР гисЕТьлраасг
ймап-Петербцрг

“  т
££Щ /2_ формат А З
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См. указан. 3

" Т а

А - А

Присоединение к проходным изоляторам 
ИГ&-10/2000-12ЯШ 1, ИП-20/2000-12£УХЛ1
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М арт
поз. Обозначение Наименобаниз Кол

Масса
ед.кг

Приме
чание

~ 2 Изолятор опорио-старжлебоО

ГОСТ 9984-85*8
И0С-20-2000УХЛ1 3 23

ТУ 34-27-10257-61 Изолятор опорно-штыребой

ОНШ 20-10-1 3 24J8

36 Зажим опорный
ОСТ 34-13-919-86

2 А А -П -3 3 □
41 Т У 341311438-69 Зажим аппаратный

........ - прессуемый
А4А-\ i- П 6 □

60 407-03*625.91-ЗПИ,15 К а н та т переходной КП-1? 3 0,73
€1 407-03*625' 91-КСЛ001 Изделие И-1, И-2, И -3 1 □

Болты , ГОСТ 7726-70»
90 И 12x30 12 йлх

CHIU 20
91 N12x60 12

_ 9 5 М 16x60 12 для
ЮС-30

Болты , ГОСТ 7805-70*
Г  97 И 12x60 12

90 N16x60 12

н
Марка,
паз. Обозначение Наимгнадание Кол

Масса
е д .хг

Приме
чание

Г е й т  .П О С Т 5915-70*
106 N 1 2 24
W ? [М16 24 для

ЮС-20
12 для

СНШ20
Шайбы, ГО С Т 69 58-7 8»

108 tШайба 12 36 для
НОС-20

48 для
ОНШ 20

109 Шайба 16 24

Шайбы, ГО С Т И 3 7 Ь 7 д»
110 Шайба 12 12 для

ИСС-20
т Шайба 15 12 для

ЮС-20

----- ----
407-03-625. 91 - ЗП

Шинные мосты и гибкие ейязи 10(6) кВ  
между трожаш омптооаки и Р УНсчмтд t s a p d 0732

0732
0732

•ч д Лист Листсд
ibSfrnp.
Тип

Лсмснотба Узел Л
ГчЗхий тохопрайод РП S 3

гкчга. \ZcrncO__
HtixJ AW7?j ЗсС\ ’ейа

0732
0732

Спецификация абарцопбшш и 
м атзри ш д к ли сту З П - 9 2 ,

\'£ЗЗАП.
Са

ЗНЕРГССЕТЬПРОЕКТ
нт-Петердург

формат Л З
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Присоединение к проходным изоляторов 
ИП-35/1000-7.5УХЛ1 Ш  35/1600-7759X71

т а

Вид Б

Изолятор И0С-35-2000УХЛ1 

61 72 105
Изолятор ОНШ35-20-1

Разметка крепежных отберстиО изолятор од 

0140 ОНШ 35

для ЗРИ

1 Сборные шбы по ГО С Т5264~Я0*.
2 Высота приборки кронштейна уточняется при конкретном праектиробании, 

В зависимости о т  типа опорного изолятора.

3  Размеры б числителе указаны для ЭРУ 10(6) кВ , б знаменателе -  для реак

торных номер.

4 Спецификацию см. на листе З П -9 5 .

НечжИ РСМЯЮ-У/д 0732
Нконтр. Лаитхейв 0732
ГИЛ Лурье U 732
Н щ р. Карта Ж ? 0732
ИюЫкот. ЗодиеОа $ < Ч ' 0732

407-03-625. 91 - ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10ш)кВ 

мехдц трансформаторами и Р У

Узел Я
ГидкиВ тскопрабод

Присоединение к ЗРУ со шкафами ЮЫф 
71-V1 и реакторным камерам такапрайо 
с двумя проб одами 6 фазе. Вариант Ш .

Стадия

РП

Лист

94
Листай

УССЗЗАЛЗНЕРГОШЪЛРОЕКГ

формат А З
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-стержневой

ГОСТ9984-85*€
И0С-35-2000УХЛ1 3 45 "

ТУ 34-27-10257-81 Изолятор опорно-штыревой

ОНШ 35-20-1 3 415
36 Зажим опорный

ОСТ 34-13-919-86

2 А А -П -3 3 п
40 Т У 34 1311438-89 Зажим аппаратный

прессуемый

иг/ i - O - D 6 г п
49 407-03-525. S1-3IW .6 Контакт переходной КП-6 3 022
51 -ЗПМ.15 Планка опорная П-1 3 Я
72 -ЗПМ 24 Скова С-3 6 02

—

85 407-03-625.91-KCJW07 Изделие И -7 .И -8 .И -9 1 Г = т
Болты , ГОСТ 7798-70**

94 М 16x30 12 а»
ОНШ35

95 М 16x60 12 в/а
0HIU3S

13 тШ
;ж-зе

97 Б о лт, ГОСТ 7805-70»
М 12x60 12

№

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса 
ей. к г

Приме
чание

105 Ш пшы<аГССТ22034-76*

М  12x70 6

ГиОки, ГО С Т S91S-70*

106 М12 18 2 »
ИОС-35

12
для

ОНШ 35

107 M 1S 12 Зля
atfdiss

18 для
ИОС-35

108 ШаОбс12, Г0СТ6958-78» 24

Шайбы, ГО С Т 11371-78*

110 Шайба 12 6 для
ИОС-35

111 Шайба 16 18
для

ИОС-35

24
Зля

0MS35

i

}

407-03-625. 91 -ЗП !I
1 Шинные мосты и гибкие связи 10(6) КЗ
| , \’ежой трансформатосами а Р У  \
ШвчадаЛ Ру'юкжЛ W0S>\l32

Узел Я
Г ибкий так/,провод

Стадии Лист ЛиахЛ j
Шдоедх АтнаюаЛа ]0732

P fl 95\ГИП /Ыяе  ̂\B73S
j/fcNUC.
\Иях2юяя.

к&год
ЗаОиезе

%1 \07£2 
Ьо 2̂ \СП32 Спецификация оборудования и 

материалов к  т щ  ЗП- 94 .
c s m m e rо с ш ш к А

Стмя-пвщВцрг 1
щ арм т АЗ



т

ВидВ

Изолятор И0С-20-2000УХЛ1 Изолятор 0НШ 20-Ю -1 

104 70или71 72 92

Разметка крепежных отверстий изоляторов

0140 0Ш120
0 2 2 6  И0С-20  

4 отв .0 1 5

для Фаз ma 'u Y  
для ЗРИ

1 Спорные швы яо ГО С Т5264-80».
2  Высота проварки кррнштойна уточняется при конкретном проектировании,

В зависимости о т  типа опорного изолятора.

S  Размеры в числителе указаны для ЗРИ 10(6)кВ, в знаменателе дляреактар- 

н ш  камер.

Присоединение к  проходным изоляторам Присоединение к проходным изолятором * Спецификация см на листе З И - 97 . 
т -Ю / 2 Ж -1 2 Л Ш г  ИП-20/2000-12ЛШ 1 тЮ /3150'125УХЛ1 ИП-20/5150-12.5Ш

407-03-625. 91 -  ЭП
Шинные л х ты  и гивкие связи 10(6) кв

мехдц тюансформаторами и Р У
Нсмтд. Раменские 07.92

Узел Я
Гибкийтохопройод

Стадия Лист Листов
Нхонтр. Ломоносова 07.92

РП 96г т Лурье 0732
Наягр. Катод ■ащ ~ 0732IptxoeduHEHue к SP31: икофами КМ-1ф. 

<М-1М и реакторным л \неран такопройада 
с тремя проводами в . I азе. вариант Т .

ГСВЭАЛЭНЕРГОСЕТЪЛРОЕКГ
Санкт-ПетербургНихJ  кот. Зайцеве т - 0732

U 4 i j\ 2 . формат А З
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ь 2 Марка,
поз. Обозначение НаименоВтшз Кол

Масса
ед.кг

Приме
чание

2 Изолятор опорко-апержеШ

ГО СТ 9964-35^8

И0С-20-2000УХ/11 3 23

T9 54-27-10257-31 Изолятор опорно-штыреШ _,
ОНШ 20-10-1 3 24.3

41 Т У 34 1311438-89 Зихин аппаратный грш у& ш

А М - С И - П 9 1 i

и 407-03 -625.91-ЗПИ. 1 Контакт переходной КП-1 2 0,65

60 -ЗОИ. 15 Контакт переходной КП-17 4 0,73

51 -З О Я  15 Ш ш а  спорная П-1 3 1Л

70 \ -ЗПМ .23 Скоба С-1 3 0 2
для

AC18St 400

71 -ЗОИ. 23 Скоба С -2 3 0 2  UcsoLfioc
72 -a m  24 СкабаС-З 6 0 2 j

31 407-03 -525.91-КСЛ00! Изделие И -1 ,И -2 И -3 1 s m
б олты , ГО С Т 7793-70*

91 М 12x50 12
Зля

СМИ 20

92 М 12x70 6
№С-20 
(МП 20 _

35 М 16x60 12
для „  

КОС-20

б о л т, ГО СТ 7305-70»

97 М 12x60 24
■ 98 М 15x50 12

99 М 15x90 12

Зонты , ГО СТ 17475-30»
- 100 И  12x30 6 для

ПНШ20
Ж М 12x60 6 для

UCC-20.

I

U S
Марка,
ног Обозначение Наименование Кая

Масса 
ей. кг

Приме
чание

104 ШпилькаГОС Т22034-75»
М12x50 6
ГоШ , ГОСТ5915-70»

106 М12 42 для
КОС-20

43 для
ОНШ 20

Ю7 М15 24 для
ИОС-20

12 для
ОНШ 20

Шайбы, ГОСТ5958-78»
ЮЗ Шайба 12 54 для

И0С-20

66 для
ШЦ 20Г Ю9 Шайба 15 24

Шайбы, ГОСТ 11371-78»
т Шодба 12 12 для

КОС-20

24 для
0НШ20

'  111 Шайба to П д/Я
И0С-20

J

. 9 1 - З ПI “ U  / w w
S Шинные насты и гибкие г Ш и  10(6/ кВ
I меж mi таансфарчатео тта й  р у

НачмлЛ HohCHoai) 07.53 (‘тадия Лист Листсд
Тыенор. Лонояасоба a is i & е л  и

РП 97ГИЛ /Ърье \673 i] Г 1>5хи0  тахопрсбод
/Лчга KcprvS r,u\.. P7-9Z\ Гпсг vaf>r isn; л i%i nHnntrrlnftnurie n \* ТВЗАПЭНЕРГОСЕТЪПРОСКГ 

Соит-ПетерСургИнхЖ кот. Зтлабп ......j "■ \МСП<£рШ1Л0а l  Листу 3 fh  Уо  «
h ^ 9 / z  {PaP}asn A 3
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Присоединение к проходи чм изоляторам 

И П-35/1бОО -71тЛ1
97

i

113

Вид 6

Изолятор И0С-35-2000УХЛ1 Изолятор ОНШ35-20-1

Разметка крепежных отверстий изоляторов

0 140 ОШ /35  

0 2 5 4  ИОС-35

для Фаз V u V  
дляЗРУ

1 Сварные шды по ГО С Т 5264-60» .
2  Высота приборки кронштейна уточняется при конкретном n p ix«тиродании, 

О зависимости о т  типа опорного изолятора.

3  Размеры б числителе указаны для ЗРИ 10(6) кВ , 0 знаменатель -  для реак

торных камер.

4 Спецификацию см. на листе  5/7- 9 9 .

-------- н ------ 407-03-625. 91- ЗП1г
}

Шинные мосты и гиВхие связи 10 6) кВ
v rn T ~ мехди трпнсформаторами и РЛ

ifo-tcmd. °отнский v:q
Узел П

i Гибкий тикопоядод

Стадия ' хт Листай
Hinmap. Лоненсссба Лл+л lo73i

Р П \9т  j ___
iPxp'ih№у.га ! Гr'P> \0732 Присседингниз к ЗРВ со имафачи КМ- 1ф, 

'(М-1М и реакторнып кончен такопробадс 
с пфепя пройодачи в tроз!, Вариант Л .

СЕВЗАПЭЬ; ГОСЕТЬЛРСЕКГ 
Санч Петербург

ЯкхЗ кап-ЗоОихба ШМ Л 3 7 3 1
_____]_____ I

i m / i  рорм отАЗ
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Марка,
лаз. Обаэтчение Наименобоние Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

2 Изолятор спорнэ-стгржебой

ГОСТ 9984-85»Е
И0С-35-20005ХЛ1 3 45

T934-27-10257-61 Изолятор опорночетыребод

ОНШ35-20-1 3 4X5

40 т у  3413 т з а -8 9 Зажим алпераяш} npecapzXi

А 2 А -1 Z I - D 9 □
49 V)0 7 -0 3 -6 2 5 ,91-ЗПЯ 6 Контакт переходной КП-6 6 0.22

‘ 51 -ЗЛЯ. 16 Планка опорная Л-1 3 1Л
63 -З П Я  18 Планка опорная Л -3 3 и
70 -ЗПМ. 23 Скоба С-1 3 02

Оля
ЛС185-4СЮ

71 -З Л Я  23 Скоба С -2 3 0.2 для
ACSQ>X£OG

72 -З Л Я  24 Слаба С -3 6 0 2
ез 407-03-625.91-КСЯ007 Изделие И -7 ,И -6 .И -9 1 □

Б олты ,ГО С Т 7798-70»

92 М 12x70 6 ап

93 1112x90 6 для

55 М 16x60 12

97 Б олт , ГОСТ 7805-70»
М 12x60 18

Винт, ГОСТ 17475-60»

102 М 16x30 6 <Ш
она 35

I

т

Марка,
поз. Обозначение Нсименодсние Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

104 Шпилька/QCT22034-75»

М 12x50 6
Гайки, ГО С Т5915-70»

Ю6 М 12 30

107 М15 12
106 Шайба 12, Г0СТ6958-78» 42

Шайбы .ГО С Т 11371-78»

110 Шайбе 12 6
111 Шайба 16 12 Оля

НОС-35

\ 18 аля
СНШ35

. 91 -ЗП2 Н  407-03-6^5$
\ 1 1 Шинные посты и гибкие ебяэи 10(61 кдI1iВ

QDMU U Г  9
:VC '№?£ РсменсаЛ Стадии Лист Литов
Ятажд Ломоносова

, . я Т Г  
~3t/f П  . РП 99ЛЯ Лу&? ^£9 ]р т\  ГибкиО токопробод

МГьф Катав чИ Ofipi pirn; гктцгх пбпридпЛаиия и С£вЗАЛЗНЕРГ0С£7ЬПР0ЕКГ 
СанстЧкпярдцрг [НнхХка̂ ЗвйпЛя

_____ !________ У^м стериалоб к  листу ЭП- 98 .
фермат А З
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115

Вид Б

Изолятор И0С-35-2000УХЛ1 Изолятор СНШ35-20-1

Размотка крепежных отберстид изолятороО

0140 СНШ35

V  1 У ^для ф а з 'а*и Y  
? для ЗРУ

1 СЯарные шйы па ГО СТ 5264-60*.
2 Высота придирки кронштейна уточняется при конкретном проектировании, 

д зависимости о т  типа опорного изолятора.

3  Спецификацию см. на листе ЗП-101.

_ |
407-03-625. 91 - ЗП111.... 1

Шинные мосты и гибкие сбязи 10(6) кВ
межди трансформатооами и РУ

Ночмтд. PGMcHCKVH Ш^^Д7.92
Узел Л

Гибкий токопробод

Стадия Лист Листод
Нхонтр. Аонолоссба Ло,г̂ \ Ю7.92

РП 100п т Лг-ье Ж  \с'?31
Начгр. 1 Ксрпод Ч Л  \T732 Присоединение к 3Pi’ со шкафами КМ-1ф. 

KM~t4 и реакторным мерам такалрайай. 
с тремя прободами й фазе. Всоиант Ш .

•ССВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬПРСОСГ
С ахт-П етрбург

ИыхЗкш Salusfa Ь оЦ  'VT732J U —
с2Л У У/ z  формат А З
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Пр
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ИС
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Каря,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-аперхнеВой

ГОСТ 9984-85*6
4 ИОС-20-20009ХЛ1 3 23

И0С-35-2С00Ш 1 3 45

ТУ 34-27-10257-81 Изолятор опорно-тыреОой
\ 0НШ20-10-1 3 24Д

ОНШ35-20-1 3 41J5
! 41 Т У 34 1311458-89 Suxlh шпротный щшугмый
\ч л - м - П - П 12 l I

44 407-03-625.91-3/1 И. 1 Контакт переходной КП-1 2 0.65

60 407-03-625.91-ЗП. И. 15Контакт переходной КИ‘17 4 0.73

j 64 -З П Я  19 П ла та  опорная П-4 3 15
5S -ЗОИ. 19 Планка опорная П -5 3 15
65 -ЗОИ. 2d Планка опорная П -6 3 15
73 -З И Л  25 Скида С-4 3 (U t
74 -Э П Л 2 5 Скода С-5 3 0 2
81 407-03-625.91-КСЛ001 Изделие И- t  И-2. И -3 1 1 1
83 -КСЛ007 Изделие И -7 .И -8 .И -9 1 1— 1

Болты . ГО СТ 7798-70»

91 N12x60 12 о т  23
92 М 12x70 6

Ая?
0ИШ23

55 М 12x90 6
Зя*

иас-20

55 М 16x60 12
Пая

ОНШ 35.
~ Ш Ш ГИОС-35

96 М 15x70 6
для

0НШ35
Болты , ГОСТ 76и5-70*

27 М 12x60 24
98 М 16x60 12

ниток 
2000А

S9 М 16x90 12
на,vac 
3150 А

В инт. ГО СТ 17475-80»
ЮЗ М 16x60 6

для
НОС-35

]Рэ
Марка.
паз. Обозначение Наименование Кол

Масса
едко if

105 Ш ш ькаЛЮ Т22034-76»

М 12x70 6 ИОС-35
Гайки. ГО С Т5915-70»

106 М12 30 ИСС-20.
НОС-55

36
для

ОШ 20
24 для

ОНШ 55
107 М15 30 для

НОС-55
24 ИСС-20.

ОНШ 35
Шайба 12. Г0СТ695д-78н

108 Шайба 12 60
для

ОНШ 20

48 для
ОНШ 35
ИОС-20,
НОС-55

109 Шайба 15 24
Шайбы. ГОСТ 11371-70»

110 Шайба 12 5
для

ОНШ 20
И0С-20,
ИОС-35

111 Шайба 15 18 ИСС-35, 
ОНШ 35

12 для
И0С-20

Р

407-03-625. 91-ЭП
Шинные мосты и гибкие сйяз,< 10(6) кВ

мрчгЯп  пи>пыггЬппмптпппмп п РЦ
07.9;Начлтд. РопахкиО

Узел 1!
Г ибкий т а к т  роВод

Стаде if Лист ЛистодНкакпр. Лсишада 07£Г.
073̂ . РП 104ГИП / т а  (

Нпчлх 
НихJ  кто

Карпод
ЗайтОа

07S
’07J.it

Спецшриктг.1Я оборудования и 
материалов к л и с т ' ЗП-Ю2ЮЗ

•СЕВЗ.*ГЗНЕРГ0СЕТЪЛРОЕКГ
Санкт-Петербург

г$ту/г формат А З
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Присоединение к проходному -изолятору 
ИПУ-10/2000-12,5УХЛ1

вид Б

Изолятор И0С-2О-2000УХ/П 

35 'о Г
Изолятор ОНШ 20-10-1 

90

Разметка крепехных атдерстий изоляторов

0140 ОНШ 20
0 2 2 6  И0С-20 U

4 отд. 0 15 С'\— Л
Т Ш . 0  V2P1— T>U

1 Сварные швы по ГОСТ 5254-00*.
2 Высота приварки кронштейна уточняется при конкретном проектировании,; 

в зависимости о т  типа опорного изолятора.
J Спецификацию см. на листе З П - 106.

407-03-625. 91 - ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кВ 

мехди трансформаторами и Р У

Узел Л
Гидкив яюш ровод

npixcsikxiCH'JS к ЗРУ со ияарсю К- Ю4 
Ptxcanf.c!aJa с ейт про&авен 

в$тзг.

Стадия

РП

Л и т

105

Листов

Т£ВЗАЛЗНсРГ0СЕГЬПР0£КГ 
Саш-Павервцре

формат А З



Ин
д. 

Hn
ot

hC
"} 

По
дп

ис
ь а

 да
та

 
\ B

w
iy

H
O

Jl.
 j

Марка, 
поз: Обозначение Наипенобание Кол.

Масса 
ад. кг

|?
!

2 Изолятор опорна-стержнеШ

ГОСТ 9984-85*Е

И 0С-20-2000Ш 1 3 23

Т У 34-27-10257-81 Изолятор опорно-штыребай

ОНШ 20-10-1 3 24£
3S Зажим опорный

ОСТ 34-13-919-86
!

А А -П -3 3 О
41 T9 34 1311438-89 Зажим аппаратный

прессуемый

м А - с л - а 3 □
60 407-03 -625 . S I-ЗП  Л  .15 Контакт переходной КП-17 3 0,73

_ J 1 __ 407-03-625. 91-KC3W01 Изделие И-1, И-2, И -3 *1 □
Б олты , ГО С Т 7798-70*

90 М 12x30 12. для
0HU20

91 М 12x60 12
95 М 15x60 12 ЙОТ

НОС-20
Б о лты ,ГО С Т 7805-70*

9 ? М 12x60 j 12
■ 98 М 16x60 |\12 |

W )

Маркс,
поз. Обозначение Наипенобание Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

Гайки, ГО С Т 5915-70*
106 ; М12 24
107 , M1S 24

для
ЮС-20

12 для
СНШ20

Шайба. ГО С Т 6958-78*
108 Шайба 12 36 для

ОНШ 20

24
для

ЮС-20
109 Шайба 16 24

Шайбы, ГО С Т 11371-78*

110 Шайба 12 12 для
ЮС-2012 для
Ш1) 20

111 Шайба 15 12 для
ЮС-20

п W7-03-625. 91 - ЭП____ I ..J i

Шинные маеты и гибкие едязи 10(6)кВ
межой трансформаторами и PH

Начмтд. РО.-гМСхШ ЯОУ-\07321 <Й З Л Й Й Лиса Литой
Нкатр. Лопгнокдп з згл  и

Гибкий ттопробоО РП 106ГЙП Лиоьп Ш ' к!7М
Начга. Милой % L  щ щ гррц!!фикацил £ Горудодания и  ( 

риалоб к л ч :т у  Э П -105.
ХЗЭЛЛЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Свнт-ПтерЗцргИнхЗкат. jatknia J \MOfnk,
**Нк формат АЗ
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вид 5

Изолятор И О С -2 0 -2 0 0 0 Ш 1 Изолятор ОНШ 20-10-1  

35

ъА®*

Разметка крепежных отверстий иэолятороб

0140 ОНШ 20

для Фаз V u Y

1 Сборные швы па ГО С Т 5264-60» .

2  Высота приборки кронштейна уточняется при конкретном проектировании, 

в зависимости о т  ти па  опорного изолятора.

3  Спецификацию см. на ли сте  З П - 108.

407-03-625. 91 - ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 1б(5) к8  

неждц трансформаторами и Р У

Зэел П
Гибкийтокоправод

П р и с о е О и н а я я  х  З Р З  а  и к а р в ш  К- Ю4  
т в т р о й о д а  с  Я р т  п р е д а в ал и  В  фазе.

РП

Л и с т

107

Л и с т о в

С Е В З А П З Н Е Р Г О С Е Т Ъ Л Р О Е К Г
Совоп-ЛеяерОурж

Т 5 Щ  формат А З
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Н
№

Норко.
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
еб ке

Приме
чание

Гайки, ГО С Т 5915-70»

105 М 12 24

107 N16 24 вМ
И0С-20

12 дм
0НШ20

Шайбы, ГО С Т6958-78»

108П Шайба 12 36

48 дм
ОНи) 20

я» Шайба 16 24

Шайбы, ГО СТ 11571-78»

110 Шайба 12 12 дм
И0С-20

UP Шайба 16 12 дм
ЮС-20

Марка, j
поз. j Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

2  ^ Изошор опорно-стержнгШ

ГОСТ 9984-85>€

И0С-20-2000УХЛ1 3 23

Т У 34-27-10257-81 Изолятор опарно-штыребой

ОНШ 20-10-1 3 24J3

56 Зажим спорный

ОСТ 34-13-919-85

2 А А -0 -3 3 о

41 Т У 34 1311438-89 Зажим аппаратный

прессуемый
А4А-\ 1 -П 6 о

60 4 0 7 -0 5 -6 2 5 .9 НЭП Л . 15 Контакт переходной КП-17 3 0,73

81 407-05-625. 91-КСЛ001 Изделие И -1 .И -2 ,И -3 1 □

Б олты . ГО С Т 7798-70»

90 М 12x30 12
для

OHiU 20

91 М 12x60 12

95 И 16x60 12 UAX
ИСС-20

! Б олты . ГО С Т 7805-70»

97 М 12x60 12

-j 98 М 16x60 п

407-03-625. 91 -  ЭП
Шинные мосты и гибкие сйяэи 10(6) кВ

межей птчеф орм атосами и Р У
Н ачат! PsmbuchvO 0732

Узел И
Гибкий такопробод

Стадия Лиаа Листе 9
Нхшягр. Ломоноада .У?ЛАЛ 0732 РП 109
ГИЛ Л а »е < э Р \07S2
Ночгр. 0732 Спецификация оборудования и 

материалов к  листу ЗП-1 0 7 .
ХЖВЗАЛЗНСРГОСЕТЬГРОВеГ

CaH&HTatej& jfr,’ьЬЫхат13.'%т.йа 0732

1
формат А З
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Присоединение к  проходному и за тто р у  
ИПУ-10/2000-12.5УХЛ1

1

!
*

|

4
50

 
I 

45
0

| т

Изолятор ИОС-20-2000Ш 1
Вид Б

Изолятор ОИШ 20-10-1

Разметка крепежных отверстий изоляторов ♦

0140 ОИШ 20  
0 225 ИОС-20

4 отд.015__
4 отО .0 1 д  , для фаз Ь’u Y

1 Спорные швы по ГО СТ 5254-80» .
2 Высота приварки кронштейна уточняется при конкретном проектировании, 

в зависимости о т  типа опорного изолятора.

3  Спецификацию см. на листе З П -110.

407-03-625. 91 -  ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(5) кд

межой трансфарматооамииРУ
//04577(1 Рснеиский 0732

Узел Л
Гибкий токопровод

Стадия Лион ЛистоО
Hjcamp. ЛопсносоОа

J f r ? '
0732
0732 РП 109пт Лирье

Нигга. Харпой ц 0732 Присоединяет х  ЗРУса шкафаки К~КА 
тсхагравада с трена продадсми 

В фазе.

'С£вЗАЛЗН£РГ0С£7ЬЛР0ЕКГ 
Свят-Петербцре

HHxJxm Зайтба 0732

"Sm /i фермат А З



Парки
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

2 Изошпор опарно-стержнейой

ГОСТ9984-85>£

И0С-20-2000УХЛ1 3 23
7934-27-10257-61 Изолтор апорно-штыреВпй

ОНШ 20-10-1 3 24J3
41 7254 1311438-69 Зажим пппсртныд прессуемый

А 4 А -Г П -П 9 а
44 4Q7-03-625. 91-ЗПЯ 1 Контакт переходной КП-1 3 0,65
60 -Э Л Л  15 Контакт переходной КП-17 3 0,73

61 -З Л Я  16 Планка опорная Л-1 3 13
70 j -ЗПИ. 23 Скоба С-1 3 0 2

для
WiQS-WO

71 \' -SF1M.23 Скоба С-2 3 02
Z'j

'xCSdJLSOC
72 -Э П Л  24 Скоба С-3 6 0 2
01 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .51-КСЯ001 Изделие И -гИ -2 .И -3 1 □

б олты ,ГО С Т 7798-70»
91 М 12x60 12

для
СШ120

S2 N12x70 6 iwc-za 
cm 20

23 ~ М 16x60 12 K0C-20
Б о лт, ГОСТ 7805-70«

97 М 12x60 24
■ 98 М 16x60 12 {

Винты, ГОСТ 17475-60*
100 N12x30 6 A/IH

QHU! 20
- 1 0 1 \М 12x60 6 liter

И0С-20

Марка,
поз. Обозначение Наиненойаниэ Кол

Масса
ед.кг

Приме
чание

104 ШпилькаГОС Т22034-76»

М 12x50 5
Гайки, ГОСТ 5915-70»

106 N12 42
Ля

ИОС-20
48 ая

ОНШ 20
107 N16 24 для

ИОС-20
12

для
0НШ20

Шайбы, ГОСТ 6958-78»
108 Шайба 12 54

для
КСС-20

66
для

ОНШ 20
109 Шайба 16 24

Шайбы, ГОСТ 11371-78»
110 Шайба 12 12 для

ИОС-20

24
для

СНШ20

Шайба 15 12 для
ИОС-20

г _

407-03-625. 91 - ЗПi
I I
I I Шинные мосты и гибкие сЬяэи 10(6) кВ
I i между трансфптю тооамииРУ

/>й-.екгггх} 5f77isi?i
Узел Л

Гидкий токопродад

Стсдия\ Лист Листай
j Нлята. ЛелклзОв \07SrJ

РП п оГЙ7 t e _ J
\начя!. Кслпвд Спецификация оборудования и 

материалов к листу З П -109.
ГХЗЗАЛЗНЕРГССЕТЪЛРСЕКГ

Санкт-Петербург

I и 3rXvi5з UTS?
J_____ U

-Щ Щ формат АЗ
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Марко,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

Изолятор опорно-аперхневав

ГО С Т9984-85*6

И0С-20-2000УХЛ1 23
И0С-35-2000УХЛ1 45

Т У 34-27-10257-81

ОНШ 20-10-1 245
ОНШ 35-20-1 4W

41 Т У 34 1311438-89 Зажин аппаратный прессуемый

44
А4А-\ 1 -П 12

4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-ЭП И. 1 Контакт переходной КП-1
О
0,65

60

64
-Э П Л  15 Контакт переходной КП-17 0,73
-Э П Л  19 Планка опорная Л -4 15

65

1 L
73

-Э П Л  19 Плойка опорная Л -5 15
-З П Л  20 Планка опорная П -6 15

74
81
65

-З П Л  25 Скода С-4 0 2
-З И Л  25 Скоба С -5 02

407-03 -625.91-КСЛ.001 Изделие И -1 .И -2 .И -3 О
-KCJW 07 Изделие И-7, И-8. И -9 □

Б олты ,ГО С Т 7798-70*
91 М 12x60 12 для

снш-т
92

93
95

95

97

М 12x70 для
ОНШ 20

М 12x90 И0С-20
М 16x60 12 ~Вля~ 

0HUJ3S. 
ТЗС-20.
иас-зз

М 16x70
Болты .ГО С Т  7605-70*

для
ОНШ 55

М12хб0 24
99 М 16x90 12

В инт, ГО СТ 17475-80*
103 М 16x60 НОС-55

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Приме
чание

Масса
ей. к г

105 Ш пмькаГ0СТ22034-76»

М 12x70 6 ЮС-35

Гайки .ГО С Т  5915-70*
106 М 12 30 ЮС-20.

ЮС-55

36
для

СИП 20
24 для

CHU3S

107 М16 30 для
НОС-55

24 S *
Шайба 12, Г0СТ6958-78*

108 Шайба 12 60 ОНШ 20

48 для
ОНШ 55
ЮС-20.
ИСС-5&

109 Шайба 16 24

Шайбы, ГО С Т 11371-78*
110 Шайба 12 6

для
ОНШ 20
ИСС-20,
ИОС-55

111 Шайба 15 18 КОС-55. 
ОНШ 54

12 для
ИСС-20

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 С И -  ч П
т w*mJ 1

Шинные менты и гибкие связи 10(6) кВ
междц тоанейюамшт рами и РУ

Н анят! Ранеюсид 0732
УзелЖ

Стадия Jb a n Пиапод
НЯСС.Г’Я. Лсгхмхзда 0732 РП П2~ГИП 0732 Гибкийтохопровод
Нанял Х&агвг 0732

0732
Спецификация оборудования иКнхЗкат. Зй&еСс ХСВЗАПЗНЕРПШ ЪПРОЕКГ
материалов к листу Э П -111. Санкт-ЛетерШург

формат А З



ISL

Л
- Ф П

Вид A
Наток 330,1000А

Вид А
Н атик 1СЮ0М0А

№

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. ОбОШ'ЕНИЗ Наименование Кал,

Масса
едкг

Приме-
чание

tII1

дый, неизолированный
4 А С -П З 1 11 1м

№ Т 839-ва*£
. 41 ГТУЗЬ-ГЗ-т38-89 Зажим аппаратный

прессиемый
-_____ i м л П П J 1

---------- ; 6 1

407-03-525.91-ЭП
Шиннь'з ти п ы  и гибкие связи Щ(В)кВ 

мехбц трансформаторами и Р У
Узел Ж

Гибкий такопровод.
ощНуисрединекие такоппавада с 

икюЭш и двумя проводами й фа 
Isз к шкафам КРУ серии К-59.

ОтЗия Лит

РП из
Аиспюй

ГЕЗЗЛЛЗНЕРГССПЪПРОаСТ 
СенкпНТвтербург

г т / Ц формат А З
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a \

M A jr a . t r

fxssid zz;

во
Спецификация оВорудодвиия и материалов

М арт,
поз. Обозначение Наименование Кал

Масса
гд .кг

Приме
чание

4 Провод стслеалюминиг-

дый, неизалираОашШ

А С - с л i i i I н
га с те зв -8 а * Е

41 Т У 54-15-11438-09 Зажим аппаратный

прессуемый
M A -\  l - f i 12 i i

59 407-03-&25У1-ЗПЛ14 Контакт переходной
КП-16 3 10

8йсд су апорсяы ЬыажвОалцйнай ячейки

407-03-695.91-ЗП'

Шинные маеты и гибкие связи 10(6) кймежой тпонсфарматоаамиими
Начато. 1Рпненкио т с ь 0732 Узел Ж

ГjSkuQ токопровад.
Стадия Лист Листай

Нкснтр-лЛС-ЧО/ПСОСЮ J ! f j 0732
0732 Р П 115

п т /■асы
Начав- _Ксрпсд 0732 Присаединеииг такаарвОава 

е четырьмя щюйоОани в разе 
к шкарам КРУ серии К-55.

СЕВЗАПЗНЕРПШ ЫГООСГ
СО*т-Летердцр*HcJ'w aL Лж хобэ 0732

формат А З
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Присоединение к проходным изоляторах 

ИП-10/1000-7Ш /П, т-1 0 /1 0 0 0 -7 £ Ш 1 , 
И1Ь35/1000-7£ЬЖ , ИП-35/1600-7£УХЛ1

I

Присоединение к проходным изоляторам

Разметка крепежных тдер а тЮ  изолятора

1. Сборные шбы по ГОСТ S264-QO» .
2  Высота приборки кронштейна уточняется при конкретном проетиройияии, 

б зобисимости о т типа опорного изолятора.
3. Размер б числителе указан для ЭРУ 10(6к В , 6 знаменателе -  для реактор

ных камер.
4. Спецификацию см. л и т  З П -117.

-----------1--------------- I

407-03-625.91-ЭПI
1

Шинные мосты и гибкие сбяэи 10(61 кВ
1 межой трансформатооом иигу

НакепА, Рсненасий VSOJ{-p7S2 Узел И
Жесткий тош робод из шин 

прямоугольного сечения

Стадия Лист Лиаясй
Нквнир.
ГИЛ

Лаюяссба
/Ш*

JU ,. х77Д2г 
\C7S2 РП 116

Нпчга. КсгпеЯ Присисйинект кЗРУсо икшрс?а 
КМ-1ф.Ш-1Миргамтркимк&'Л{хя.

СЕВЗАП&ЕЕРГОСЕТЪПРСЕХГИихЛ.ъ- /tbrirsda
Г

Л ь/.хл,}0732

формат А З
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Март,
пао. Обозначение Наименование ХОА

Масса 
ад. кг

Приме
чание

101 М12X60 6 ИОС-20
102 М16X30 6 ОИШ-35

Гайка. ГОСТ5915-70*
т М12 J2L-S ~ШШГ

ИСС-20
6 чп-ю/юоо

Ш -Ю /Ш
M-3S/I001
11-35/1601

107 М16 12 И0С-20
ОНШ-35

18 ИОС-35
12 171У-Ю/2С0С

ЧП-20/2001
ШаОВы, ГОСТ8958-78"

Юв М12 12 0НШ-2С
12 W-W1Q00

■ГШ-Ю/ICOL
1Л-35/Ю0С
ЗП-35/iSOC

109 М16 24 rW-V/2C0L
W-20/200C

Шей5и. ГОСТ 11371-76?
по М12 6 Ч0С-20
111 N16 12

13 ИОС-35

М ент.
паз. Обозначение Ноименобание Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно -

стержневой

ГОСТ 9984-85я Е
ИОС-20-2000УХЛ1 3 23

И0С-35-2000УХЛ1 3 45

ТУ 31-27-10257-81 Изолятор опорно-

штыревой

ОНШ 20-10-1 3 2AJ8
ОНШ 35-20-1 3 41,5

5 Шина алюминиевая

прямоугольного сечения

[  \ГОСТ 15176-89 Е □
10 ТУ 34-43-11025-65 Шинодержатель

ШПП5-ЗК 3 as
67 407-03-52591-ЗПК21 Планка опорная П - 5 3 0,9

ИйС-200НШ-20
65 -ЗП Я21 Плойка опорная Л -  7 3 0,92 ОНШ-35
69 -ЗПИ.22 Планка опорная П - 8 3 IS ИОС-35

61 407~£3-625Э1-КСМ.001 Изделие И-1 1 24,0 И0С-20рт-?а
S3 -Х С Л0 07 Изделие И -7 1 273

ЙОС-55С.ЧШ-35
б олты . ГО С Т 7798-70я

91 М 12x60 12 ОНШ-20
92 М 12x70 б чп-ю/юоо

ш чо/нт
«т-35/юдд/П-35/15Щ

Г £5 М 15x60 12 Ш-20ОНШ-35
18 ИОС-35

95 М 15x70 12 тнюткW-20/SOOO
Винты, ГО СТ 17475-81f

100 М 12X30 6 0НШ-20

407-03-625.91-ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кВ

межоу трансфарматооомииму
НвчмтЗ. Раненекий 0733 Узел Ж

Жесткий токэправод из шин 
прямоугольного сечения

Стадия Лист Лиепой
Нхантр. Лсмонсссйв '№32 РП 117
ГИП /Ьръе 0732
Н а н т
М айкоп

Камей
А м а й а

i L - 0732
0732 Спецификация оборудования и 

материалов к  ли сту З П -116
СеВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРООСГ 

Саная Лагардjp t__
2/Yy2 формат А З
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Присоединение х  проходным изоляторам 
ИПУ-10/5150-12£УХЛ1, ИП-20/2150-12ЛШ 1

А-А А -А

4 /7/73А

Разметка крепежных отдерстий изолятора

0  226 И0С-20 4 от&  0 140 QHW-35

0  140 0НШ-20

1 Сборные шбы па ГОСТ 5264-80*.
2  Высота приборки кронштейна уточняется при конкретном проектиробши < 

б st

5  Спецификацию см. лист З П - Ш

НачмЛ
Нлунтр.
ГИП
Нскя.
HhxJ koiv.

Раменский
Лстчосада

& StL

ftiuKOzalla

i/touuV

Ш

407-03-625.91-ЗП
Шинные мосты и гидкиесбязи 

между трансформаторами и Р.
Ж Ё 5 Ж  ЗэелИ

073$. Жесткий такопосбоЗ из шин 
07Щ хрроочалюго сечения___
071
071

Присоединение к ЗРУ 
со шкафами КМ-1ф, КМ-1М.

Qmdua

РП т
Листай

-сстиштргосЕтьпюЕкг 
Cttm-fkmspOup*

^ Щ л  формат А З
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-

стержневой

ГО С Т 9984-85* Е

ИОС-20-2000УХЛ1 3 23

ТЫ 34-27-10257-81 Изолятор опорно-

штыревой
ОНШ 20-10-1 3 24,8

ОНШ 35-20-1 3 413

5 Шина алюминиевая

прямоцгального сечения
I I ГО СТ 15176-89 Ё □ о

5 Шина алюминиевая из

прямоугольного швеллера
I I ГО С Т 13523-90 □ i___ i

11 Т У 34-43-11025-85 Шинодержатель

ШКИ-1СЫЗ 3 1ЛЗ
Устройство контактное

75 407-03-525.91-ЗПЯ, 25 УК -1 - □ 1
76 -ЭПИ .25 У К -2 -о 2

■ 81 '407-03-62531-КСЛ001 Изделие И-1 1 24,0
~ШС?ЯГ

0НШ-20
85 -КСИД07 ИзделиеИ-7 1 273 0НШ-35

Б олты , ГО С Т 7798-70»

-I 91 М 12X60 12 0НШ-20
95 М 16x60 12 И0С-2С

OHUJ-ZS
т М 16x70 12 w&-io/3t$d

ИП-2&315 £

|

<34

Марко,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса
ед,кг

Приме
чание

Га й ки ,ГО С Т5915-70 *
106 M 12 12 0НШ-20
107 М16 12 НОС-20

анш-35
12 W -n/3t5C

НП-20/315Г
Шойды, ГО С Т6958-78*

108 М12 12 0НШ-20
Ю9 М 15 24 >т-ю/зис

КП-20/315й
Шайбы, ГО СТ 11371-78 *

111 М16 12 НОС-20
CHU-3S

I
\0 7 - 0 3 - 6 2 5 .91 - З П__I i

I Шинные мосты и гибкие связи 10(6)  кВ
I между трансформатооам ииРУ

Нвчлт! .РагзчехиО агщ УэелЖ
ш 1 тохопрпдод из шин 
юдчатага сечения

Стадия Лист Лианой
\iimimp. ,Ланоиособа 07j i  Жесп. РП тГУП /к'эье 0732 m
Нцчлр. <KinpncG рикоция оборудования и  

»риалов к  листу ЭП- Н8
ГХВЗАПЗНЕЯГиССТЫШКГ

СлшЛетерВцяitoxJKBb Лыкпгойа_ Q7J32i * r‘***'*“
“ I мот

V/V»j£ формат А З
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Марка, 
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-

стержневой

ГО СТ 9984-85” £

И0С-20-2000УХЛ1 3 23

ТУ  34-27-10257-81 Изолятор опорно-

штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24,8

ОНИ! 35-20-1 3 41,5
5 Шина алюминиевая

прямоугольного сечения
Г I ГО СТ 15176-89 Е □ о

6 Шина алюминиевая из

прямоугольного швеллера
L  I ГО СТ 13623-90 □ о

11 Т У 34-43-11025-85 Шинадержатель

ШКИ-1СУЗ 3 m

Устройство контактное

75 407-03-625.91-ЗПЛ 25 s r - z - D
41

75 -Э П Л 2 5 У К -2 -О 2

• 81 407-03-625.91-K C.im i Изделие И-1 1 24,0 WC-2Q
0НШ-20

85 -КСУ.007 Изделие И -7 1 27,5 ОНШ-35

5 злты ,Г0 С Т  7798-70»

' !)1 М 12X60 12 0НШ-20

95 М 16X60 12 НОС-20
I анш-*5

96 М 16x70 12 [я к Оу-зЩ

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса
е д к г

Приме
чание

Гайки, ГО С Т5915-70 "
106 М12 12 0НШ-2С

107 М16 12 нос-го
(Ж-35

12 Mb2Q/3S50

Ш В ы . ГО С Т 6958-78“
103 М12 12 0НШ-2С

109 М16 24 Hh20/SfSO

Шайбы. ГО С Т 11371-78 м
111 М16 12 И0С-20

D.4UJ-5S

4 0 7 - 0 3 - 5 2 5 . 9 1 - Э П
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кв

междц трснарарматорпмииРУ
Начмтд Рспснтх) Ш ^ 0732 Узел Л

Жесткий такопаовед из шин 
коробчатого сечения

Стадия Лист Лиагвб
Нкомгз. Лонснособа 0732

РП щГИЛ Лурье Г А ? 0732
H&UTJ. Карлоб Ж Г 0732 Спецификация оборудования и  

материалов к  листу ЗПЧ20
ХЖВЗАПЗНСРПШЪПРСОСГ

СтюгИТетербург
И:ос1ксп. Лыжпба 0732

формат A3
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Разметке крепежных отверстий изолятора

Присоединение к проходным изоляторам 
И ГШ А 5 Ш -2 0 Ш 1 4 отд.

0  225 И0С-20 

0  140 0НШ-20
4 о тИ  
0  18

0140 0HUh35

1 Сварные швы по ГО С Т5264-80*,
2

в зависимости о т  типа опорного изолятора.« 
5  Спецификация см. лист ЗП - /2Л

НачлтО.
Нжантр,

Наняв,
HhxJ kov.

РоненсхиО

Лурье
Карпов_
Л ы кат 'о

У Щ -

Лш!а£

0732 
0732 
Ю732

407-03-625.91-ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) к д  

междц таансфооматапами и Р У
Узел Л  

керойчатага сечения
ffyucceduhvms к реяторяым канорсгк ютЗЛЛЗНЕРГОСЕТЪПРОЕКГ

вариант Ж,

РП №

В?

CntmHTanepfypa
1SYУ* формат А З

04743310
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М а р т
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
гд .к г

Приме
чание

2 Изолятор опорна~

стержнебай

ГО СТ 9984-85* Е

ИОС-20-2000УХЛ1 J 23

ТУ  34-27-10257-81 Изалятср опорно-

шткреВой
ОНШ 20-10-1 3 24.6

ОНШ35-20-1 3 415

5 Шина алюминиевая

прямоугольного сечения
Г  \ГОСТ 15176-89 Е о

6 Шина алюминиевая из

прямоугольного швеллера

I 1 ГО С Т 13623-90 о
11 Т У 34-43-11025-86 Шинадержатель

ШКИ-1СУЗ 3 123

Устройство контактное

75 407-03-62531-ЭПЛ26 1

76 -Э П Я 2 6 Ж - 2 -О 2

■ 81 40?-V3~625J3f-KC-’W01 Изделие И-1 1 24.0
НОС-20
анш-20

65 -Х О № 7 Изделие И -7 1 275 ОНШ-35

Болты  .ГО С Т  7798-70*

11 М 12X60 12 о т -% )

35 М 16x60 12
юс-го
0HUI-3S

Марка, 
поз. Обозначение Наименование Кал

Масса 
ей кг

Приме
чание

Гайки. ГО СТ 5915-70"
106 М П 12 ОНШ-20
107 М16 12 ЮС-20

ОНШ-35

Шайбы. ГО С Т 6958-78"
108 М 12 12 0HUh2Q

ШайЯы. ГО С Т 11371-78“
т М16 12

ЮС-20
ОНШ-35

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 . 9 1 - Э П
Шинные мосты и гибкие едязи 10(5) кВ

межди тоачсформстоаамииРУ
Пичмс-З. РамахкиО Г77.97 Узел Ж

Жесткий токопробод из шин 
коподчатого сечения

СлтЗия Лист Леонов
Hxavep. ЛомнссоОа 07.32 РГ7 /23ГИЛ ■4BS-— < 0732
Некгр. Когтей Щ . 0732 Спецификация оборудования и 

материс/ioQ к  листу ЭП-199.
СЕВЗАЛЗНЕРГССЕТЪПРОЕКГ

Свнст-Пвпердця
ШжЛкт Льзкосзсп тМляеги)L')7 Я'~ w y

'гну*  формат АЗ
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1. Сборные шбы по ГОСТ 5264-80*.
Z  Высота приборки кронштейне уточняется при конкретном проектировании, 

в зависимости от типа опорного изолятора.
3  Сяешфикшт см. man 5/7-125.

407-06-625.91-ЭП
Шинные мосты и-гибкие связи 10(6) кВ

I !
i оамииРУНачмтй.РоменгкиО 0732 Узел U

Жесткий токопровод из шин 
прямоугольного сечения

Сшйда| ЛитЛиаизОНхонтр.Лотшзсойа«ДЛДЛ 0732 РП I 124ГИП Лцрьг 0732Нач.го. Ксртй Щ0732 Присоединение к ЗРУ 
со шкафами Х-104

СеаЗАЛЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКГСснкпНкпхрВургHhxJ лая; ЛьксходаdUxlk'-07.92
- J ____________

'лёгу/г. формат АЗ
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

'Масса 
ед. кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-

стержневой

ГОСТ 9984-85* Е
И0С-20-2000Ш 1 3 23
И0С-35-2000УХЛ1 3 45

Т У 34-27-10257-31 Изолятор опорно -
штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24,8
ОНШ 35-20-1 3 415

5 Шина алюминиевая

прямоугольного сечения
I I ГОСТ 15176-89 Е о

10 ГУ  34-43-11025-85 Шинодержатель

ШППБ-ЗК 3 0.6

67 407-03-525.91-дПЖ. 21 Планка опорная П - 6 3 0.9 И0С-20 
ОНШ 20

68 -ЗПХ21 Планка опорная П-  7 3 0.92 ОНШ-35

69 -ЗП Я 2 2 Планка опорная П - 8 3 15 ИОС-35

81 407г03-525.9ЖСЖ£01 Изделие И-1 1 245
то-тоОШ 20

85 -КСЖХЮ7 Изделие И -7 1 275
ОНШ-35
ИОС-35

Болты , ГОСТ 7799-70*

91 М 12x50 12 0ИШ-20

95 К  16x50 12
ипс-То
ОНШ-35

18 ИОС-35

96 М 16X70 12
Винты, ГОСТ 17475-8#

100 И 12X30 6 0НШ-2С

101 М 12X50 6 И0С-2С

102 М 16X30 6 ОНШ-31

т

Марка.
поз. Обозначение Наименодшше Кол.

Масса
е д к г

Приме
чание

Гайки. ГО С Т5915-70*
106 М 12 Жв

~ Ш Ж
ЮС-20

107 М16 12 ИСС-20
СШ1-35

18 ИОС-35

12 К-104

Шайбы, ГОСТ 5958-78*
108 М 12 12 ОНШ-20
109 M1S 24 К-104

Шайбы, ГОСТ 11371-78"
110 М12 6 И0С-20
111 N 15 12

иас-то
СНШ-55

18 ИОС-35

407-03-625.91-ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(5) кВ 

межди трамсф прмотарами и РУ
НзнлаЗ. РомЕнаоа 07.52 Узел 1L

Жесткий токопробод из шин 
поямаигальнага сечения

Стс&зя Лист Ляпай
Нхпмлр. /Итсуосвйа Л ?.»-а 0732

Р П №ГИЛ Л&ье 0732
Мтчж КфпоЗ 0732 Спецификация аборидпйания и 

материалаб к листу ЗП- №4
ггв гч Е ш го а тъ п р с Е к г

СаасзЫТежрб&г
Ю732

\ '
формат А З
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(пробода рслодно не показаны )

Разметка крепежных отверстий изолятора

I

1. Сборные шбы по ГОСТ 5264-80» .
2. Высота приборки кронштейна уточняется при конкретном проектировании, 

В зависимости о т типа опорного изолятора.
3. Спецификацию см. лист ЭП -127.

407-03-625.91-ЭП
Ш инные м осты  и гийкие сйяэи 10(5) кВ01 I 1

нами и Р У
На'изтд. Роменом) 0732 У з е л  Л.

Ж естки й  токоп робод и з  ш ин 
к о о а ё ч а то гс  сечения

Стадия Лист Листай
tbramo. ЛамонасоРа 0732

Р П 12$п т Лурье Щ ц 0732
Иакго. Катай 0732 Присоединение к  3 F H  

со шкафами ^ -1 0 4
ГЕВЗАПЗНЕРГОСГГЬЛРОСКГ

^С&япьЛетерВург
ЛыкпсоОа 0732

— — и---- —I------------------
формат АЗ
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Мосса
ед.кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-

стержневой

ГО СТ 9984-85* Е

И0С-20-2000УХЛ1 3 23

T9 34-27-10257-51 Изолятор опорно-!

ОНШ 20-10-1 3 24,8

ОНШ35-20-1 3 41J5

5 Шина алюминиевая

прямоигольнога сечения
I IГО СТ 15176-89 Е □ о

6 Шина алюминиевая из

прямоугольного швеллера
I \ ГО СТ 15525-90 □ о

11 T9 36-43-11025-85 Шинодержотель

Ш КИ-1СУЗ 3 %23

Устройство контактное

75 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .9 Ш Л 2 6 ПК-1- □ 1

75 -ЗИ Л. 25 У К -2 -О 2

81 407-03-625.91-КСЛ001 ИзделиеИ-1 1 24,0 ш

85 -К С ЛЛ 0 7 Изделие И -7 1 27J5 СНШ-35

Б олты , ГО С Т 7798-70*

91 И 12X60 12 0НШ-20

95 М 16X60 12
т с -20
ачш-ss

- Ж J ______________________ М 16x70 12 К-104

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал

Масса 
ей/гг

Приме
чание

Гайки, ГО С Т 591 5 -7 0 "

106 /112 12 0НШ-2С

107 Н 16 12
НОС-20
ОНШ-35

12 к-т
Шайбы, ГО С Т 6958-78*

108 М12 12 ОНШ-20
109 М15 24 К-104

ШайЗы, ГО С Т 11371-78"
111 М16 12 НОС-20

ОШУ-35

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 . 9 1 - Э П
Шинные мосты и гибкие связи Ю (ь ) ки 

между трансформаторами и Р У
НачлгЛ РзменатО Ш Ц т : 07.92 Узел 31

Жесткий тсхоправад из шин 
коробчатого сечения

Стадия Лист А ктов
Нхонтр. Ломоносова Л хмма 0732

РП 127ГИЛ Лцрье 0732
Начлк Карпов 0732 Спецификация оборудования и 

материалов к ли с ту ЗП-126.
ХСЗЗАПЗНСРГОСеТЪПРОВСГ

Catm -ПетрОцрг
ЪнхЗкааь /haaxnda Ямлаи. 0732

формат А З
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Спецификация оборудования и материалов

Марка\ 
паз. Обозначение Наименование Кал

Масса
ед.кг

Приме
чание

S Шина алюминиевая
прямоугольного сечения

L ._  J ГО С Т 15Т76-89Е C D
6 Шина алюминиевая из

поямаигольного шбеллеос
I ]Г0 0 Т  13623-90 □

8 ТУ 34-43-11023-85 Кампенситоа шинный
КШ А- L_.. -  J 6 □

Сборные шбы по ГОСТ5264-'8й*

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 . 9 1 - Э П
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кВ

между тронсформотооамииРУ
Начат! РэкенскиО Ш Р - 0731 Узел Л

Жесткий токопопОсд из шин 
коробчатого сечения

Стадия Лист Листай
Нхантр. ЛамоноаЛа 0731

Р П №run Лурье 0732
Начгр. Каргой 0732 Присоединение к  шкафам 

КРУ серии K -5R
Х Е В З А п а тж е ты тр о а с г

Санап-ЛетерОцргНнхЗкат. Лыкисс&а 0732
*

^ у/ г  формат A S
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1 Полосу заземления ( паз. 7 )  к  металлоконструкции приварить,

с к  стойке пристрелить дюбелями (  поз. 114 )  при помощи строительно- 

монтажного п и сто ле та .

2  П орталП Ж С -1 0 ГС ЛЖ -Ю ГС ,ЛС -1 0 ГС  см. альбом 3 , листы  КС-10, П  12.

т

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
е д .к г

Приме
чание

1 T9 1 6 -5 2 1 2 3 2 -7 7 Разрядник вентильный

РВО-691 3 3,1

PB0-1G91 3 4 2

Пройод сталем пм иние-

йый, Г О С Т 8 3 9 -3 0 » £
3 АС-15/2,7 5 0J07 м
4 и с - l  I м

7 Полоса заземления
30x4 ГОСТ 103-76*
ш г у т я т т ^ э к 5 0 2 4 м

12 T 9 3 4 -4 3 -1 4 6 2 -Т/ Кольцо гибкой связи КТП-14 П . 2.72

13 Наконечник кабельный

16-8-5.4-А, Г0СТ9531-60 3 0212

14 т -0 3 -6 2 5 3 1 -Э П -М 1 5 1 Гфлляда шашорой ншпязш

аднацепнся для одного провода и
15 407-03-62521-ЗП-152155 Гирлянда изошорой тпяхная1IS■8 I I__

39 Зажим ответвительны й

прессуемый.

ГОСТА2 6 2 -8 4 "

ОА - ! _ 1 -1 5 I____ i
43 T9 3 4  13.11050-90 Распорка дистанционная

глихпя Р - I I -1 2 0 г г п
т T914-4-1231-33 Дюбель-гвоздь Д Г  4 2x40 н

407-03-625. 91 - ЗП
Шинные мосты и гибкие связи 10(b)кВ  

между трансформаторами и Р У
Рскгнский

Нхотц. Лснмасобв
run

9зел Ш
Гионий глакрпробод

Стадия

РП

Лист

129
Начгр. Ксмай 
НихОлт З&ЯеВа

0735
0732

'(а.тО оО  участях тохтрадсда  
у трахтрср-итяра (Ссриант 

подбеом .у з  пв /хгта х)

СеВЗАПЗНЕРГОСПЬГРСЕКГ
СотпНЪяерВцрг

формат А З



и
1. Полосу заземления (поз. 7 J к металлоконструкции приварить, 

а к с то к е  пристрелить дюбелями (поз. 114) при помаши строительно-  
монтажного пистолета.

2  Опора ОГС-6 сп альбом 3 , лист КС-9.

Jtt£
Спецификация оборубобония и материалов

Маркт
лоз. О бозначение Наим енование К ол.

Масса 
ей. кг

Прим е
чание

1 Т У  1 6 -5 2 1 2 3 2 -7 7 Р азрядни к  В ен ти ль н ы й

Р В 0 -6 У 1 3 3 .1

Р 8 0 -1 0 У 1 3 42
П р о б о д  ста ле а лю м и н и в-
б ы д . Г О С Т  8 3 9 -8 0 » Е

3 А С -1 6 /2 ,7 5 0 2 7 м
4 А С А . \ м
7 П олоса  зазем ления

Ш Н $ с гШ ~ 4 > э ? 5 0 2 4 м
13 Н аконечни к кабельны й

1 5 -8 -5 .4 -А . Г 0 С Т 9 5 в Н Ю 3 0№2
16 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .9 1 -Э П - 154 Ги рлянда  поддерживаю щ ая

д л я  о д н о го  провода I |1 I

17 4 0 7 -0 3 -5 2 5 3 1 -3 0 - 1SS Ги рлянда  поддерживаю щ ая

д л я  д в ух  проводов i I|
18 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .9 1 -Э П - 156 Ги рлянда  поддерживаю щ ая

д л я  т р е х  проводов I I

3 9 Зажим  о тв е тв и те л ь н ы й

прессуемый, Г0 С Т 4 2 5 2 -3 4 »

0 А - С . \ - 1 3

43 Т У 3 4  13.1 10 50 -9 0 Р аспорка ди станц и он ная

«л и х а я  Р -1 I -1 2 0

114 Т У  1 4 -4 -1 2 3 1 -8 3 Д ю б е ль -гв о з д ь  Д Г  4 ,5 x4 0 □
407-03-625. 91 - ЭП

Ш инные м а е ты  и  ги б к и е  ебяэи 19(67 к&
м еж ду тран сф арм а/nopiш и  Р У

П о ч т4 РонснааЛ m f 0732
9732.

'таЗия Чист Листов
Н хо н т Ломоносова А***) У з е л  Ш

Р П 130ГИЛ Луоье 0732 1 и о к и и то к о п р о о о а
Ночза. Карпов шл 9(732 Концгдай учостох'ткалровова 

у трансформатора (вариант с  
паввеаи на авмоатечюа опарах )

СВЗАПЗШ аСЕТЪПРОЕКГ
Сат-ПетерОург

ИнхЗкат. Зойигва ЗаА"0732
___

"Т м р . формат АЗ



1 . Сплошными к т к я м и  ш ш и и  « « щ к е  проведя ❖ азы 
1. Для крепления проводов и е п тз п ш с я  ш ц $  пиша ктп-М 

(е м .ш и ш р  W M / iif.rc s ir j
э .К р е ш ш * п р ш д о в  по в Ш  в м п о а ш ш  лишь в е л я т

* 0 Ш Ш  «ЩРСтВУЙНР* ЯИШРРШОВ, ^СШблЩНЯИЗ 2 и З 

ПРОВОДОВ в ш .
4 . i A t 2 flicswH? »' леях между р п ш р к я ш ? одно»  пром рш гом *

ш шимм 70 мм.

—
407-03- 625.91 - ЗП

| Штм? ШСГП31Н ГН5КМ? СВЯЗИ 10(6)КВ
1 между mmcwmimmi и РУ1нашиН-КОКГПР'POMPKCKHtЛанвносо&АсЛеАЛ:— Гнбкнн

ЯтШОШ РП Ш Iгнп Лурь рH£L£L.нш1£швовЛмхяеовя
1
8ВРНЛШ1» ЩМ?ЩШЯ OPOBORO!HgBPomimmx омпмцк ШпзШТзшшошеяпкт-пршшярт
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447

Таблица

Тип изолятора И

ИОС-20-2000УХЛ1 355

ОНШ 20-10-1 280

И 0С-35-2000Ш 1 500

ОНШ35-20-1 400

1 Опора Оысотоб Л • 5510 мм применяется для осущестбления проезда

2. Полосу заземления (поз, 7 )  к металлоконструкции приварить, 

а к  стойке пристрелить дюбелями (поз. Ш )при  помощи строительно- 
монтажного пистолета.

5  Опоры ОГС-3, ОГС-4 см. альбом 3 , лист К С -7 ,8 ,

4 Спецификацию см. на листах ЗП-135,136.

407-03-625. 91 - ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(5) кВ 

межди трансформаторами и Р У

Узел Ш
Гедкийтокопробод

ХомхйоО у к т э к  рохчрройсдв 
у  щхнароркстара (дериат 

кряи ехт на опорных гш л тр с а г )

Стойл

РП

Лист

132

ЛистсЛ

С£83ЛЛЗНЕРГ0СЕТЪЛРСЕКТ 
Санкт-ОетерВйрг

формат А З
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Крепление изоляторов 
к опорной конструкции

Таблица

Тип изолятора Н

И0С-20-2С00УХЛ1 355

О Ш  20-10-1 280

И0С-35-2000УХЛ1 500

ОНИ!35-20-1 400

1 Опора высотой h »  5510 нм применяется для осуществления проезда 
под токопрабодом.

2 Полосу заземления ( поз. 7 )  к металлоконструкции приварить,
а к стайке пристрелить дюбелями (  поз. 114) при попоит строительна-  
монтажного пистолета.

3 Опоры ОГС-1, ОГС-2 см. альбом 3 , лист КС-7.8 .
4 Спецификацию см. на листах ЗП-  135.136.

407-03-625. 91 -  ЭР
Шинные мосты и гибкие сйязи 10(6) кВ

§ 1 Iоами и РУ
Начмтд. Роиенст1 шар0732

Узел Ш
Гибкийтокопройод

Слайия Лисп А опав
Нхонтр. Ломоносова 0732 РП 133ПШ Лурье i 0732
НйЧ̂Ц Карпов Т 'л 0732 Гун > е.гу,т.а1яыО участок такслрсдода 

:арискп крепление на сперла 
изалторах)

Х̂ ЗЗАПЗНЕРГОСЕТЪ/ТООСГ
CaxnH7esTJxi-,xШхЗкат, Закаева b a j " 0733

\
формы А З
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- поз» Обозначение Наименование

Кол. пои ошиноОхе Масса
ед.кг

Приме
чание1 про

ведан
2про-
Оодсмь

Зпро-
JjOdOML

4пра-
Оодат

1 1 7916-521232-77 Разрядник Вентильный

РВ0-6У1 3 3 3 3 5f1 е
РВ0-10У1 3 3 3 3 4 2

л ш  
srh -fti

2 Изолятор опорно-апержнеШ

ГО С Т 9934-65» Е

И0С-20-2000УХЛ1 3 3 3 3 23
И0С-35-2000УХЛ1 3 3 3 3 45

Т У  34-27-10257-81

11S1J

о т  2 0 -Ю -1 3 3 3 3 24.8
ОНШ35-20-1 3 3 3 3 415

7 Полоса заземления
~30х4 ГОСТ 10jP?6" 
Cm3 ГОСТ 535-Од" _ 6 6 6 6 0.94 м
Зажим опорный

ОСТ 34-13-919-86
35 А А -П -3 3 _ _ _ О
3S 2 А А -П -3 __ 3 _ п з

\ 6 1 4 0 7 -0 5 -6 2 5 .9 1 -З П Л  16 Планка опорная П -1 5 3 3 13
62 -ЗП .К  Г7 Планка опорная П -2 3 — — 0.84
63 Г -З И Л  18 Планка опорная Л -3 _ 3 __ 15
64 -З И Л . 19 Планка опорная Л -4  • _ _ _ 3 13
65 -З П И  19 Планка опорная /7-5 _ _ 3 15
66 -3 1 Ш 2 0 Планка опорная П -6 __ __ 3 13
70 -З П Я 2 3 Скоба С-1 3 3 _ 0 2

— ш —
АС185~40С

71 -Э ГШ 2 5 Скоба С -2 3 3 — 0 2
Оля

ACSOOlBOL
72 -З И Л  24 Скоба С -3 _ 6 6 — 0 2
73 -Э П Л 2 5 Скоба С -4 —. _ _ 3 0 2
74 -Э П Л 2 5 Скоба С -5 — 3 0 2

Б о лты . ГО С Т 7798-70»
90 М 12x30 12 12 5 — для

ОНШ 20
91 М 12x60 12 12 — — для

НйС-20
12 12 12 12 для

ОНШ 20
92 М 12x70 — — 6 6 Опя

OMU 20
— _ 6 _ ЮС-20

ОНШ Л 5
93 М 12x90 — 6 _ для

ИОС-55
— — — 6 для

И0С-20
94 М 15x30 — 12 6 or&hs
95 М 16x60 12 12 12 12 И0С-20. 

CISU 35
13 1д 12 12 дм

■/ffifrggj

407-03-625. 91 - ЭП
Шпипыр м пгты  /у рпЛспр chain iniRiteR

межди тронсфорноторами и Р У
Начлтд Раменский V7.92

Узлы  Ш .  П С  
ГибкийтокапраОод

Стадия Лист ЛистовНхонтр. Ломоносова Леи-*073*
0732
0732
0732

РП 135ГИЛ Лурье
Начло. КаопоВ

Спецификация оборудования и  

mvpuawd к листан 3fh13Zffi.1&
Инхдхап ЭойиеВо 'СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЪПРаеКГ

формат А З  7—

_____ _ J S
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Марка.
паз. Обозначение Наименование

Кол. паи ошинобке Ммям! Ппиьп_
1 про
ездом

2про- 
3DdOML

Зпро-
ЗодОх

рпро-
Sotoft е д .к г чание

S5 Б о л т , ГО С Т  7798-70»
М 16x70 — — — 6 для

0НШ35
Винты, ГО С Т  17475-80»

100 М 12x30 — — 5 — для
ОНШ 20

101 М 12x60 — — 6 — для
И0С-20

102 М 16x30 6 — 6 —• для
ОНШ 35

105 М 16x60 — — — 6 для
ИОС-35

Ш пилькиГ0СТ22054-76»

104 М  12x50 6 — 6 —

105 М 12x70 __ 6 __ 6
Гайки. ГО С Т 5915-70»

105 М 12 12 12 24 12 для
0НШ20

12 12 18 6 для
И0С-20

6 — 12 — для
ОНШ 35

6 6 12 5 для
ИОС-35

107 М16 12 12 12 12
И0С-20 
ОНШ 35

18 18 12 18
для

ИОС-35
108 Шайба12. Г0 С Т6 9 5 8 -7 8 » — 12 6 — дм

ИСС-20
12 i 24 18 12 для

ОНШ 20
— — 6 — ИОС-35 

ОНШ 35
Шайбы. ГО С Т  11371-78*

110 Шайба 12 12 12 12 6 для
И0С-20

6 — • 6 — для
ОНШ 35

— 6 6 6 для
ИОС-35

12 — 12 6 для
ОНШ 20

111 Шайба 16 12 12 12 12 для
И0С-20

18 18 12 18 для
ИОС-35

12 24 18 18 для
ОНШ 55

114 Т У  14-4-1231-83 Дюбель-гйаэдь

й Г  475x40 I ( l н ! 1

407-03-625. 91 - ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 

междц трансформаторами и R

Узлы  Ш  , Н  
Гибкий токопробод

Спецификация оборудования и  
тперишюО к листом 3h132 133.134.

Стадия

Р П 136
M s s L

ТЕВЗЛПЗНЕРГОСЕТЫРОаСГ 
CamHJemcfiiljjpt

г г г р г  ~ ф О рм а тА З
$
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Концевой участия прямого токопродода

' N Z , ___ Д Е З З ______ J L . . M .  t £  - - t e a l — .

«  . * f  в и :  =

~ i —

W h Ш
L ^ . .  M  S 4 - g  Ш  j a

F L i _ r r 7
00

 \

Концевой участок токопровода 

с учетом его поборота на угол до 30*

6 (5 ) 9 (8 )

1. См. дместе с листами ЗП-  Щ  (39, (40.
2. На канизбам участка токопробада у  3PiJ-10(6kB разрядник не устанавливается.
3. Ошинабка усладна показана шинами кородчатого сечения.
4. Позиции б скобках относятся к ошинабка шинами прямоугольного сечения.
5. Полосу заземления ( поз. 7) к металлоконструкции приварить, а к стойке 

пристрелить дюбелями ( поз. 114) при помощи строительно-монтажного пистолета.
6. Опоры см. альбом 2. листы КС-  % 2,3.
7. Слз/лфикаиию см. лист ЭП-Шпри ошиновке шинами прямоугольного сечения), 

лист ЭП-iW при ошиновке шинами коробчатого сечения X

Ul_v_/ л  j a t  л...

,  V  1 1 1 Г  p .\!ШЛ__ < llP3I
■ г н в
H i Q l

il I j j j 3P

A

д а

cdfcvr.:-j

h f i i

l

Щ

-  j

1 IXTU |Y-

81 или 851

ai"§ritdj-

407-03-625.91-ЭП
Шинные мосты и гибкие связи щ  

межди тоанстопмптоаами и Pi

Начло. КсрпоО Q7.S1
0222 KnxgCcO tfiicnox maurpdatia 

Планы.
•ссвзалзнсргосегълросхг

Cam-fkntepXpr
формат АЗ
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

1 Разрядник Вентильный

ТУ 15-521332-77 Р80-6У1 3 3.1

Р80-10У1 3 4 2

2 Изолятор опорно-

стгржнебод

ГОСТ 9984-85" 6

И8С-20-2000УХЛ1 □ 23

И0С-35-2000УХЛ1 □ 45

ТУ 34-27-10257-81 Изолятор опорно -

штыревой

ОНШ 20-10-1 □ 24,8

ОНШ35-20-1 □ 415
5 Шина алшиниебая

прямоугольного сечения

L  '3  ГО С Т 15176-89 Е □ 1___ 1
7 Паласа заземления

JC/4 ГОСТ ШЩЗЗ 
0x5 ГОСТ 533-38* □ 0.94

8 ТУ 34-43-11023-86 Компенсатор шинный

КШ А- ! 1 3 о

- 10 ТУ 34-43-11023-85 Шинодержатель
ШПП6-ЗК □ 0.6

67 407-03-625.91-ЗПЛ Планка опорная П - 7 □ 0,9
hoc-id '
СНШ-20

- 68 -Э П Л Пленка опорная П - Q □ 0,92 ОНШ-35

69 -Э П Л Планка опорная П - 9 □ 1.3 ИОС-35
~япсж"
0ИШ-20

~ж~з$
Cti'JbiS

81 407-03-625.91-КСЛ001 Изделие И -2 □ 24,8

85 -KCMJQQ7 ИзделиеИ-8 □ 283

№

Марка, 
поз,. Обозначение Наименование Кол

Масса
ед.кг

Приме
чание

Б олты . ГО С Т 7798-70»
91 М 12x60 0НШ-20

95 М 16x60 ш
ИОС-35

Винты. ГО С Т 17475-80*
100 М 12X30 ОНШ-20
101 М 12X60 И0С-20
102 М 15X30 ОНШ-35

Гайки, ГО С Т5915-70 м
106 М12

0НШ-20
ИПС-20

107 М 16
ОНШ-35
ИПС-20

ИОС-35
Шайбы, ГО СТ 6958-78 И

108 М12 0НШ-20

Шайбы. ГО СТ 11371-78"
110 И 12 т с-20
111 М15

ОНШ-35
иас-20

ИОС-35
114 ТУ 14-4-1231-83 Дюбель-гвоздь Д Г  43X40 3

407-03-625.91-ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кВ

межди трснсформатороли и Р У
Начатой. Раменский 0732 УзелШ

Жесткий токопройод из шин 
тямоиголъного сечения

Стадия Лист Листай
Н хотр . ЛагсмсаОа A b J* ;. 0732

Р П тп т Лурье Л 7.91
Нанят. Каспай 0732 Спецификация оборудования и 

материалов к листу ЗП -Ш
С£ВЗАЛЭНЕРПШ ЪЛР0В(Г

Свжт-ПетерСця
ИчхЗкти? Лыкасайа ibC K aii 0732

формат А З
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Парка,
паз. Обозначение Наименобание Кол.

Пасса 
ей. кг

Приме
чание

Б о лты ,ГО С Т  7798-70*
91 М 12X60 0НШ-20

95 Н  16x50 ИиС-20
0HIU-3S

Гайки, ГО С Т5915-70”
105 М 12 0НШ-20
107 М16

ИСС-20
анш-3 5

Шайбы, ГО СТ 6958-78”
108 И 12 0НШ-20

Шайбы, ГО С Т 11371-78”
111 И 15

иОС-2 0анш-35
т ТУ  14-4-1231-63 Дюбель-гбоздь

Д Г  42X40 3

Порка,
паз. Обозначение Наименобание Кол

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 ТУ 16-521232-77 Разрядник деятельный
РВ0-6У1 3 3,1

РВ0-10У1 3 4 2

2 Изолятор опорно-

стерхнебой

ГО СТ 9984-85” Е

И0С-2О-2000УХЛ1 U 23

Т У 34-27-10257-81 Изолятор опорно-

штыребой

ОНШ 20-10-1 и 24J8

ОНШ35-20-1 L j 4X5

6 Шина алюминиебая из

прямоугольного шбеллера

I {ГО СТ 13523-90 о
7 Полоса заземления

'Ш4ТСС7 № -7£» 
Cm. 3 ГОСТ 535-86" г 0S4

9 ТУ 34-43-11023-86 Компенсатор шинный
КШАКЛ I 3 i___ i

11 Т У 34-43-11025-86 Шинадвржоте/и»
. и ю н е U 123

81 407-03-625У1-КСЯ001 Изделие И -2 I 24 2 И0С-20
СНШ-20

85 -KCMJ007 ИзделиеИ-8 I 2 8 2 ОНШ-35

407-03-625.91-ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кВ

мвжвц трансФаомотс рами и РУ
Начмтй. РлкнскиЗ 0732 УзелЖ

Жесткий токппройод из шин 
карабчтага сечения

Стайн? Лисп ЛктпсЗ
Нхонтр. ЛспсносоСа 0732

РП №ГИП Л/рье d P 0752
Начго. КсдпоО 0732

Спецификация оборудования и 
материалов к листу 2П-137.

ТХВЗАПЗНЕРГССЕТЬПРОЕКГ
Сааст-ПеперС&г

Янж Лкт. ЛыхасоОа JU M i 0732

**& /г фермою А З
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<4*v4 Л : А

9 5 ш ш т

Размет ка к р еп гж ш к  от верст ий изодт щ т

4пт(1
0 1 3

4 отй.
0  226 т - 2 0

J 0140 СНШ-20

С п е ш ф и тта  c i  д а т  317-142.

г

407-03-625.91-317
Шинные насты и гибкие связи 10(6) кВ 

между трансформаторами и Р У
НачмтЗ. Рогинские 0732 УзелШ

Жесткий тохапрпвпд из шин 
прямоугольного сечения

Стадия Лист Лиатзб
Яынтгх. ЛспоносвОа Лплл 0732 РП 141run Лурье 07.92
Начгр. Каппаб % 0733 Промежуточный участок 

ттапройода
СЕВЗАГШЕРГОСЕТЪЛРСЕКГ

СыагНТегяерОцрг
Н н хЗ к т ЛьхесзСи 0732

1— 1 \
1

ф о р ю тА З
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Маощ
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
в 8 х г

Приме
чание

! § i

91 М 12x60 12 0ИШ-20

95 М 16x60 12

18 ИОС-35

Винты. ГО С Т 17475-8Q1
100 М 12X30 А . 0НШ-20

101 М 19X60 6 W Z M .
102 И 16X30 5 ОНШ-35

ГсОхи. ГО С Т5913-70’
1CS М 12

& 0НШ-20
$ И0Г-9С

107 М16 12
ОНШ-35
иас-20

18 ИОС-35

Шайбы. ГО С Т6958-78 *
т И 12 12 0НШ-20

Шайбы. ГОСТ 11571-70*
110 И 12 6 И0С-20

т М16 12
ОНШ-ВВ
НОС-20

18 ИОС-35

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса 
од. к г

Приме-  
чание

2 Изолятор опорно-

стержневой

ГО С Т9984-85" Е
Й0С-20-20С0ЫХЛ1 3 23

И0С-35-2000ЫХЛ1 3 45

ТЫ34-27-10257-81 I Изолятор опорно-

штыргбой

0НШ20-10-1 3 248

ОНШ35-20-1 3 418

5 Шина алюминиевая
прямоигольного сечения
I \ГОСТ 15176-89 Е i i

10 ТЫ34-43-11025-85 Шинадержатель

ШППБ-ЗК 3 05
57 407-03-625.91-ЭПМ21 Планка опасная П - 7 3 05

И0С-20 
ОНШ 20

68 -ЗП Л2 1 Планка опаонпя Л -  8 3 0,92 ОНШ-33
69 -З П Л.2 2 Планка опорная П - 9 3 18 ИОС-35
81 407-03-6253Ж СЛ.001 Изделие И -2 1 248

ИОС-30 
ОНШ 20

85 -КСЯ007 1 1 § 1 28J3
ОНШ-35
HSC-35

--------------- 1----------

407-03-625.91-ЭП{
|
I Ш инны е м п сть/ и  ги бки е  Сйязи 10(6 ) к В} м зж ди  тр а н с ф о р м а то о а м и и Р Ы

Начата. ГОГ-Ш/ОЛ} E i& jit o z s a У з е л  Ж
Ж е с тк и й  ти к с п р о д о д и з  ш ин 

п р я м о уго ль н о го  сечени я

СтаЗия\ Лист Лавай
Ш т а т ЛононпспХс \07Ч2 т  щГИЛ /Крьз С*-З^\р732
Начал Косое.* J 2 A  Ю732

С пециф икация о борудован и я и  
м а те р и а ло в  к  л и с т у  З П -Ш ,

сж АпзнЕРГО сЕТЪ праекг
Свняя-НеткерОуре

HaeJ/ссж Л&ъхсба 'Л в с ш г с я я

г / у ^ г  формат А З
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\ 91 или 95 Ц

I 106 tm  107 ?
ш т и л и  т  §1

Разм ета крепежных отверстий изолятора

4 отд.
0  226 ЙОГ>20

0  140 ПНЩ-35

158

Спецификация айвру&Оания и материалов |

Марка,
гш ОВазюряние

1

Наименование Кал
Масса
ед.кг

Приме
чание

Изолятор опорный

ИОС-20-2000УХЛ1 J L 23
ГО С Т9984-85”  Е

Т У 34-27-10257-81 OHUJ 20-10-1 З Г 24JB
ОНШ35-20-1 J L 4X5

6 Шина алюминиевая из
прямоугольного шдшера

С И З  ГОСТ 13523-90 О
11 ТУ 34-43-11025-85 !- - - --------- |Шиниаержатель

ШКИ-1С УЗ j F 123

81 m -03~525SH<C2.CG1 Изделие И-2 J L 243 ш ,
85 -К С Л0 0 7 Изделие И -8 ± _ 28 3 ОНШ-35

болты , ГОСТ 1798-70*
91 И 12X60 12 0НШ-20
95 М 16x60 12 И0С-20

СНШ-35
Гайки. ГОСТ 5915-70*

186 М 12 J 2 iачш -2 0

107 М16 J ? И0С-20ОНШ-35
Шайды. ГОСТ 6958-78*

ю е /712 1г_ 0НШ-20

П Ш ы . ГОСТ 11371-78*
т М16 H L

иос-го
ОНШ-35

___
I----------- г  ~ ! _ ~ Т ~ ]

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 . 9 1 - Э П
Штшые мосты и гибкие сйязи 10(61 кВ 

межг?п топнгтоамалтспми и РУ
HfiarZ .PartefKXiri -0732,!

1 Жест
Узел ПТ L£ 1 Лит 1 люка 1

Цхоитр. ,/loeiovcz&i jlou^ 0732 ш ) пжопоивод из шин Г РП 1 143 ______п-л Л те O x * 0732 т т т ш т а г а  сечения
1/*7Ч-ЗД 1Катод 0732

Промежуточный участок с 
пптпроОода

ЕвЗАПЗНЕРГОСЕТЪЛРОЕхА 
Ссжп-Пепербцрг I

/А ______J9
fiiHxJKam.,Гважода 1МУЯ Ш &

Г - Г * 1 1
формат А З
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А-Л

Б-5 ь-5 Рхзнзтка крепежных отйеражй изолятора

Спецификацию at лист ЗП-145.

6  11 4 отд.
0 18 
4 тгА
0 1 5

4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-ЭП
Шинные мосты и гийкие сйязи 10(6) х&  

между трансформаторами и РУ
Узел Ж

Жесткий тохопроВад из шин
корадчолюго сечения
П?.ог:гхушзчны) ртаю к для 

подходах адтотрснсфзргмтау 
А Ш т -2500П0/500/'1Ю -Ш 1

Стадия

Р П

Лист

т

Листай

■СЕВЗАПЗН£?ГОСсТЬПРОЕХГ\ 
Саеав-ОетерВург

Jfw /z формат АЗ



ISO

Марка»
паз. С и а тчзн и з Наимгноданив Кол.

Масса 
вд,кз* ч т я

2 Изолятор апорт-

стерхнейой

ГО С Т 9984-95“  Е

И6С-20-20009ХЛ1 3 23

7334-27-10257-61 ! 1 I

штыоеВай
ОНШ 20-10-1 3 2 4Д

ОНШ35-20-1 3 41J5

6 Ш и т алюминивдая из
прямоугольного шйзллеро

L _  _ I ГО С Т 13523-90 о
11 1334-43-11025-65 Шинадвржотель

ШХИ-1СЗЗ 3 да
т 4Q7-03-62531-KCM 01 Изовлив И -2 1 24JB

35 -ХСШ Ю 7 Изделие И -8 41 2 6 3

Болты » ГО С Т 7798-70»

31 М 12X60 12 ОНШ-20

95 М 16x60 12
ЮС-20
QHH1-35

Гойхи, ГО С Т 5915-70 *

т И 12 12 ОНШ-20

107 И 16 12 ЮС-20
OHIU-iS

Шайиы, ГО С Т 6958-78*
т И 12 12 СНШ-28

Шайиы, ГО С Т 11371-78»

in И 16 12 Ш -я Г
ОНШ-35 407-03-625.91-ЭП

lilnuus-ja мпгтм п риЛупв  rfian/t 1Dffc) ш-в
межди трансФормшпоаанииРУ

'Нсчлтд. РСКЕКХЯ 07S2 Узел Ж
Жесткий тскопроШ  из шин 

т т д ч с т о г а  сечения

Стсд'Л» Лисп Литой
Илота. Лгня.'сспда ~0732

П752 РП №п т
Hr,420.

Д р » 1
Ксопой I 0752 Спецификация адорудойояия и 

материалов к  ли с ту ЭГЬ {И
СШАЛЗНЕРЛХЕТЬЛРОЕКГ

йг&яг-ПвяерецргИнлЗкап ЛьясхпВо 4!*иец ■ 0752
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Марка,
поз Обозначение Наименование Кол

Масса
ед.кз

Приме
чание

2 Изолятор опорно -

стержневой

ГО С Т9984-85*6

И0С-20-2000УХЛ1 12 23

И0С-35-2000УХЛ1 12 45

Т У 34-27-10257-81 Изолятор опорно-
штыревой

ОНШ 20-10-1 12 24J8

ОНШ35-20-1 12 41J5
5 Шина алюминиевая

прямоигольного сечения

)ГОСТ 15175-89 £ □ о
10 Т У 34-43-11025-66 Шинодержотгль

ШПЛ5-ЗК 12 ОБ

67 407-83-625.91-ЗПЛ 21 Планка опорная П - 7 1 2 : 0.9 яос-го
0НШ-20

6 8 -ЗП Л21 Планка опорная П - 8 12 0 S 2 ОНШ-35
69 -ЗП Я 22 Планка опорная П - 9 12 и ИОС-35

Болты . ГО СТ 7798-70*
91 М 12x50 48 ОНШ-20
95 М 16x60 48

иос-зо
ОНШ-35

72 ИОС-35
Винты. ГОСТ 17475-60*

1 0 0 И 12X30 24 0НШ-.20
101 1 М 12X60 24 И0С-.20
1 0 2 М 16X30 24 ОНШ-35

«3

Марка,
лоз. Обозначение Наименование Кал.

Масса
ед.кг

Приме
чание

Гайки. ГО С Т5915-70"

Ю6 М12 ~РГ
~7Г

СНШ-20
~И0С=Я1

107П М16 48 ОНШ-35
И0С-20

72 ИОС-35

Шайбы. ГО СТ 6SS0-78"
108 М 12 48 0НШ-20

Шайбы. ГОСТ 11371-78*
110 М12 24 И0С-20

111 M1S 48 ОНШ-35
И0С-20

72 ИОС-35

Н потд.
HXCWILQ.
гм
Htr-'JXL
HhxJ xot.

ffcwa-wtuQ
ЛоясноаЛв

йавяа?
р

Ж
msetj.

407-03-625.91-ЭП
Шинные мосты и гибкие сОяз1П о (6 /кУ  

межди трансформаторами и РУ
__. Узел Ж
о щ  Жесткий тсхопродод из шин 
о?М прямзигольнаго сечения
^^Спецификация оборудования и Ус евзапзнергосетъ лро ек?
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса 
ей. кг

Приме
чание

2 Изолятор опорный

И0С-20-2000УХЛ1 12 23
ГОСТ 9984-85* Е

ТУ 34-27-10257-01 ОНШ 20-10-1 12 24#
ОНШ 35-20-1 12 415

6 Шина алюминиевая из
прямоугольного швеллера

! I ГОСТ 13523-90 о
11 7934-43-11025-06 Шинодержотель

ШХИ-1С93 12 Ш
Болты , ГОСТ 7798-70*

91 М 12X50 48 0НШ-20
95 М 16x60 48 И0С-20

OHUf-SS

Гайки, ГОСТ 5915-70*

106 М 12 48 0НШ-20
107 М15 48 ИСС-20

ОНШ-35

Шайбы, ГОСТ 6958-78*

100 М12 48 0НШ-20

Шайбы, ГОСТ 11371-78*
111 М 15 48 % W $5

. г т ~_

НачллЛ РаиенсктЗ \ZayjQ732
Hxaiesp. Ломоносове
ГИЯ Лирьв J P  \r?J52
l-'a'up. Катай V7SZ
HhxJ kol Лыглсава хЫ хи№ $2

Z 21—

407-03-625.91-ЭП
Шинные мосты и гибкие сОяэц 10(6) кд

межди трансформаторами иРЗ
Узел Ж  

Жесткий тзкаправпд

Угловой участок при ошиновке ш з лп з н ер го с е тъ гр о е к Г
шинами коробчатого сечения

flaafra.
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Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поэ. Обозначение Наименование Кал.

Масса
едка

Приме
чание

19 Изолятор
ТУЗА -13.11341-68 ЛС70-Д 2 ЗА

Т У 34 13.10879-37 ЛСД 70-6 2 4J5
20 Серьга СРС-7-16 1 032

21 Ушко одналапчатае
У1-12-16 1 1J05

25 Узел крепления гирлянды
К ГП -7 -3 1 0,44

2д ЗВена промежуточное
трехлапчатае ЛРТ-12-1 1 1.145

37 Зажим натяжной
НБ-3-6Б  1 1 4.7

Масса гирлянды с изоляторами ПС70-Д П 3 1
Масса гирлянды с изоляторами ПСД70-6 1 6 Щ

Чертеж разработан на основании каталога “ Изоляторы и арматура для 

Воздушных линий электропередачи' ,  1991 г,

1-----

407-03-625. 91 - ЭПГ ”
1 Шинные мосты и гибкие сбязи 10{6) квг между трансфо.маторами U P9

НачмтЗ. Ртекхий 1Л а $ т гп СтаЗиЯ Лист Листов

РП 150
Нхснтр,
ГИЛ

Ломоюсуба
Лурье

Д е и 2  Уг/м 
¥Ж $^г<гА

Няяго. Корней т гг) Гирж-зЪ иж чтсрув 2хГ)С70' J 
(2хПСД70-£ Jsm & xtm  аЗноивги я Зля 

ойюго ppcffito cswanvfi do 24V vi*
СЕВЗАПЗИСРГОСЕТЪЛРОеКТ

Catm-Txswy&jfK
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Таблица выбора арматуры

Исака провода Марка зажима
Насса

зажима Марка звена
I Масса 
\звена

АС185/74; АС240/32 НАС-240Ч 2,18
A C 2 4 0 S 3 9 НАС-240*р> 216
АС240/56; АС300/39

HAC-33Q-1 223 т -7 / 1 2 -2 0,9
АСЗОО/48: АС330/43

АС330/30 HAC-33Q-2 J & 2 L -
АС400/18: АС400/22 Н А С -4 0 0 -Г 2X16 ~
АС300/Б6; АС300/67 НАС-300- i

AC400/S1; AC400/S4 Н А С -4 5 М 3,10 №Т~7/1Б-2 0,96
АС 450/56
ACS00/V6; АС500/27 НАС~500~Г 205
АС500/\з4; АС400/93

НАС-600-1 4,72 ПРГ-7/21-2 1,1
ACS50/4AC600/72

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме-  
чание

19 Изолятор

ТУ  34 13.11341-68 ПС70-Д 2 3.4
Г У 34 13.10379-87 ПСД70-6 2 4JS

20 Серьга СРС-7-16 1 022
24 Ушка двухлапчатое

укороченное У2К-7-16 1 0.75
25 Узел крепления гирлянды

К ГП -7 -3 7 0.44
29 Эбена промежуточное

трехлапчатсе переходное
ПРТ-\ I-7 1 п и см.

38 Зажим натяжной прес- шабли-

суемыйНАС-1 I 1 п п
Масса гирлянды с изоляторами ПС70-Д без поз 29.38 8221
Масса гирлянды с изоляторами ПСД70-Е баз лоз 29.38 10.71

1 Чертеж разработан на основании каталога * Мзаляпгары и арматура 9пя 

воздушных линий электропередачи1991г.

2 Размер в скобках относится к гирлянде с изоляторами ПСДТО-Е

Начмтй.
Нхснтр.
ГИП
Наягр.
ИнхЗхатЗсоигба

РскеношО
ЛояснпсоЗа
Лурье
Корней

407-03-625. 91 - ЭП
Шинные ноапы и гибкие сбязи ШёГкЗ' 

междц т рнсформатаоами и Р У

ГирюWfc изомъа/1 ,,0  г.\ПС70-Л 
(2хПСД70-е ) н а л ы х н т  о й ю ц т т »  Ра н  Т Е В З А Г& Е Р Г О С Е Т Ъ П Р С С Х Т  
ебнзеа проОоЗа сен&ьын М5 ян1 и Синее

СтаЛие

РП

Л и т

151

Литой

Сакт-ОетерОцрг
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Н 1 Чертеж разработан на основании каталога '  Изоляторы и арматура для 

Воздушных линий электропередачи1991 г.

2  Размер д скобках относится к  гирлянде с изоляторами ПСД70-Е,

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

19 Изолятор

Т У 34 13.11341-63 ПСУО-Д 2 3.4
Т У 34 13.10879-37 ПС/Г/О-Е 2 4J5

20 Серьга СРС-7-16 1 032
24 Ушко дОухлопчатае

укороченное У2К-7-1й 1 0.75
25 Узел крепления гирлшшы

К ГП -7 -3 1 0.44
27 Скоба двойная трехлип-

чптая СКТ-7-1 2 0.46

29 ЗВено промежуточное

трехлапчетое переходное

ПРТ-12/7-2 2 0.7
30 Коромысло однореберное

К2-7-1С 1 из
37 Зажим нптяиснай

Н 5-3-65 ~~ 2 4.7
Мосса гирлянды с изоляторами ПС70-Д 21J53
Масса гирлянды с изоляторами ПСД70-Е 23S3

Игпохй.
Нкстр.
ГИЛ
Н атр.
h rzJxm

РоненоаяЗ
Лонохоссйа
/hjptc
Калей
ЗзСцгда

407-03-625. 91 - ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кВ 

междц трансформаторами и Р У

0733 Гирляндз изолтврой 2хПС70-Л
0733 {2хПСД70ЧЕ )юпвскная адк тек ш  ддя 

{ S'itix прободай сечением da 2 4 0 т

СтсЗия\ Лист

РП 152

Лианой

1СЕЗЗАЛЗНЕРГССЕТЫРОЕКГ 
СенхтЧТаперСцрг
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Таблица выбора арматуры

Марка провода Марка зажина
Масса

зажима Марка звена
Масса
звена

АС185/24; АС240/32 НАС-240-1 2,18

АС240/39 НАС-240-2 2,15

АС240/56; AC300/3S 

АС300/48; АС350/43
НАС-330-1 223 ПРТ-7/12-2 0,9

АС330/30 НАС-330-2 2,25

АСА 00/18; АС400/22 НАС-400-1 2.6 6

АС300/66; АС300/57 НАС-300-1 2J59

А С4 00/51; А С400/34 НАС-450-1 3,18 ПРТ-7/15-2 0,95
АС 450,55

AC50Q/26: AC5Q0/27 НАС-5С0-1 2,85

АС500/54; АС400/93 и Л Г'_СПП 4 4,72 ПРТ-7/21-2 11
АС550/71: АСВ00/72

n A L-o U U -i

163

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

19 Изолятор
7934 13.11341-58 ПС70-Д 2 3,4

Т У 34 13.1087957 ПСД70-Е 2 4JS
20 Серьга СРС-7-16 1 032

J 2 4 Ушка двухлапчатое

укороченное У2К-7-15 1 0,75
25 Узел крепления гирлянды

К ГП -7 -3 1 0,44

26 СкабаСК-7-1А 4 038
29 Звено промежуточное

трехлалчатпе переходное

ПРТА  I -2 2 С И П ОиааВлщ
30 Коромысла однареберное

К2-7-1С 1 15
38 Зажим натяжней прес-

сиемый Н А С -1 I 2 1____1СнюаВмщ
Масса гирлянды с изоляторами ПС70-Д без поз. 29,38 П З З

Мосса гирлянды с изоляторами ПСД70-Е без поз. 29,38 13,73

1 Чертеж разработан на основании каталога '  Изоляторы и арматура для 

воздушных линий электропередачи *, 1991г.

2 Размер в скидках относится х  гирлянде с изоляторами ПСД70-&

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 . 9 1  -  З П
Шинные маеты и гибкие связи 10(6) к8

межби трансформаторами и Р У
Н астЗ . P2t47itXU0 « ( L i t 0731 СтсОия\ Лион I Ъяжй
Hjcchwo. ЛажтсоСа / Ь Л А Л 0732

РП 153 |ГИЛ Лцрье 0732
П а к т Корнай J L 0737 П я т  ’:з  о м я тр о й  2хПС70-Д ХЖЗА№£Р!ЖЕ\ЪПРСЕКГHhtJKvm. SzkjeCa з о Т Г 0732 (  2хПСД70~Е )  п а т с т я  сОюиепная йля

dttjx гргЪзЗгй cevbw et» 185 нн* и Ш ее Ссихт-Пете '̂.̂ рг

/Я уг форм.ттАЗ
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Крепление пробпдоб сечением > 2 4 0 мм2

Крепление прободай сечением < 185 мм2

т

Спецификация оборудования и материалов

Марка,
поэ. Обозначение НаименаВше Кал.

Масса
ед.кг

Приме
чание

19 Изолятор

Т У 34 13.11341-88 ПС70-Д 2 3,4
Т У 34 13.10879-87 ПСД70-Е 2 4 fi

20 Серьга CFC-7-16 1 0 3 2
23 Ушко однолапчатое

укороченное У1К-7-16 1 0J52 талька Иля 
ПГ-3-12

25 Узел крепления гирлянды

К ГП -7 -3 1 0,44

Зажим поддерживающий

глухой
31 П Г-3 -1 2 1 133

Зля
AC18S

32 П ГИ -5 -5 1 5 3
Зля

АС24ШОЯ

Масса гирлянды с изоляторами ЛС70-Д. без поэ. 23,31,32 736

Масса гирлянды с изоляторами ПСД70-Е без поз. 23,31,32 9,96

1 Чертеж разработан на основании каталога "Изоляторы и армстцра 6 т  

Воздушных линий электропередачи", 1991г.

2  Размер В скобках относится к гирлянде с изоляторами ПСД70-Е

_ 1 __ 407-03-625. 91 - ЭП
- Шинные мосты и гибкие связи 10(6) к8

мгжоц топнсйюрматпоами и F9
Нпч.атй РсненсхиО \%&^\07S2 Стадия Лист ЛиатюЗ
Кксита. ЛснанассСа JL m **. \07JS2 РП 154ГУЛ. /Ьдьз < f o 'J \p7S2
K34JV. Ксмад iL A  \07St2 Л т'т .'уз  /аатттрпд 2хПС70-Д 

( 2хГ£Л 70-Е) паЯйёрхийстт 
о&ахглмя для сйного лрзЗаЗа

’СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕТЪПРОЕКГ
С а ш - Л е т е р б у р гЙнх.Чтя bCbU'\07Sl_ I

формат А З
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Спецификация оборудования и материалов

Марка,
лаз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

19 Изолятор
Т У 34 13.11341-68 ПС70-Д 2 3.4
Т У 34 13.10879-87 ЛСД70-е 2 4 £

20 Серьга СРС-7-16 1 0732
22 Ушко специальное

УС-7-16 1 Ж
25 Узел крепления гирлянды

К ГП -7 -3 1 0,44

33 Зажин поддеохиОающий

глухой
2ПГН-5-1 1 5J0

Масса гирлянды с изоляторами ПС'Ю -Д 13,81

Масса гирлянды с изоляторами ПСД70-Е 1521

1 Чертеж разработай на основании ка та лога '  Изоляторы и армат&а длл 

Воздушных линий электропередачи1991 а
2 Размер в скобках относится к гирлянде с изоляторами ПСД70-Е.

НачмтЗ.
Нхонтр.
ГИЛ
Начхр.
ИнжЗкш

Ропг-т-лЛ
/кмотсвба
4B L.
Корпев
ЗаХхва

407-03-625.91 ЗП
lUuHHtie мосты и гибкие связи Ш \ Т В  

межди трансформаторами и РЬ

7SZ1 Гирлянда иэеятсрсв 2хПС70~Д
'jo J '* ’ \0732{ 2хПСД70-£ )  поддерживающая одноцвет['3212хПСД70-£ )  поддерживающая одноцвет* 

\й,и двух проводов a& ew ai 2 40 к&  Долее

Стадия

РП

А:1

&

ЪевзлпэтпсЕгълроехг 
СожяпчвфСцрг

гг fife  цщматАЗ
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Спецификаций оборудования и материалов

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кал

Масса
ед.хг

Приме-*
>чение

19 Изолятор
ТУ 34 13.11341-08 ПС70-Д 2 3.4
Т У 34 13.10079-87 ПСД70-Е 2 4J5

20 Серьга СРС-7-15 1 0 J2
22 Ушко.специальное

УС-7-16 1 125
25 Узел крепления гирлянды

КГП-7 -3 1 0А4
34 Зажим поддерживают!

глухой
ЗПГН-5-1 1 6 2

Масса гирлянды с изоляторами ПС70-Д 1521
Масса гирлянды с изоляторами ПСД70-Е 17А1

1 Чертеж разработан на основании каталога 'Изоляторы и срмотурп для 

воздушных линий электропередачи1991г.

2  Размер 5 скобках относится к гирлянда с изоляторами ПСД70-Е

407-03-625. 91 -  ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кЬ 

межди тпансФоомторами и РУ
Ночхтд. РагхжыС [ Ш - P7S2 Стадия Лист Листай
Нхоктр. Лсноноссдо 0732] РП 156ntn /кшье 073?
H04JIL ХсрпоО щ 0732 Гирлни-Та urossjpczcQ 2хПС70-Д 

' 2хПСД7С-Е ) гилКгрхиСазитя с&тггиюл 
Л и  трзх прсЗобой csveravf 500n r

С£ВЗАЛ5НЕРГ0СЕТЪПРС£КГ
СамгЛепер6ур2KhzJ  кап:.ЗоОиеНо э Л ‘>1**0732

формат АЗ
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материала!}. 
Завод-изготовитель (  для импортного оборудования -  страна Арирма )

Тип, марка 
оборудования 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудо
вания, мате

риала

Пена 
единицы 
оборудо
вания, 
ты с. руб

Коли
чест
ва

Масса ii 
единицы % 
аборудо-1! 
вони я , !; 

к г  ||

На
име
новав
т е

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю  §
Оборудование и материалы, постодляемые заказчиком I

§
1 Разрядник вентильный, номинальное напряжение 73 кВ . РВ0-6У1 I

Великолукский завод высоковольтной аппаратуры. ТУ 16-521. ш т. 796 5743146 34 14321132 I
232-77 II

Разрядник вентильный, номинальное напряжение 12,7 кВ . Р80-10У1
ti

. i
Великолукский завод высоковольтной аппаратуры. ТУ 16-521. ш т. 796 5743146 34 14321142 3

232-77 i i l
2 Изолятор опорна-стгржневой, номинальное напряжение 20 кВ . ИОС-20-2000 II

Завод ' Пролетарий' ,  Санкт-Петербург. УХ,11
V
ii

ГОСТ 9384- i
85*£ ш т. 795 0214527 34 93431030 i I i

Изолятор опорно-стержневой, номинальное напряжение 35 кЗ . Н0С-35-2000 i

Великолукский завод электротехнического фарфора. УХЛ1 l

ГО СТ 9984-
Йp

85*£ ш т. 795 5758786 ___ l
Изолятор опорно-штыревой, номинальное напряжение 20 кВ . ОНШ 20-10-1

Славянский арматурно-изоляторный завод имени Артем а. Т У 3 4 -2 7 -

10257-91 ш т. 795 0111145 34 9344 1003 I___ l

4
Л

Ни%лп:1 Рейнский т а р 0732
HjvjKtp. ЛапанссШ М л * 0732
n o Лурье < 0732
litpup. Карлой Г Щ , 0732
H sxJxan ЗсЛейа 3 с »/  ** 0732

407-03-625. 91-ЭПСО I
Спецификация оборудования

СтсЗия I Лист Ли той ii

РП L T в J
Х^ВЗАПЭНЕРТ0С£ТЬЛР0ЕКг !{ 

Сот-Пахр&зв jj

Формат А З
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iS
I Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завад-изгатовитель (для импортного оборудования -  страна нрирма )

Тип, марка 
оборудования 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Код зов обо 
изготовителя

Код оборудо
вания .м ате

риала

цена 
единицы 
оборудо
вания, 
ти с . руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания.

кг

Иа-
име-  
нова- 
ние

Код

1 2 3 4 5 В 7 8 9 Ю

Изолятор опорно-штыревой, номинальное напряжение 35 кВ . ОНШ35-20-1

Славянский арматурно-изоляторный задай имени Артема. ТВ 3 4 -2 7 -
10257-61 шт. 756 0111145 34 93441005

3 Прабод сталеалюминиебый, неизолированный АС-16/2

ГО С Т639-

80*Е f i 006
4 Пробой сталеалюминиебый, неизолированный А С А ___ I

ГОСТ 039-
80*£ И 005 I

5 Шина алюминиевая прямоугольного сечения ______ _ _ 1
ГОСТ 15175-
89 5 М 005 *81121

5 Шина алюминиевая из прямоугольного швеллера 2
ГОСТ 13623-
90 М 005

7 Полоса заземления 30x4

ГОСТ 103-75» Я 006

_ ] ________

407-03-625. 91-ЭП.СО
Форш а А З

Agg

2
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
ЗаВод-иэгатодитель (для импортного оборудования -  странакрирма)

Тип, марка 
оборудования 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

КодэаВоба
изготовителя

Код оборудо
вания, мате

риала

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 
ты с руб.

Коли
чест
ва

Масса 
единицы 
оборудо
вания, 

кг

Иа- 
име-  
ноВа- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю
Оборудование, поставляемое подрядчиком
Оборудование по номенклатуре В О '  Союзэлектромонтаж 0

8 Компенсатор шинный кш а - l :  и
ТУ34-43-
11023-36 шт. 7SS 34 495)1 I I I

9 Компенсатор шинный KUJAK-L......J
ТУ 34-43-
11023-36 шт. 798 и  4951\ I I I

10 Шинодерхотель ШППБ-ЗК
ТУ 34-43-
11025-36 шт. 796 34 49519013 I I

11 Шинодерхотель ШКИ-1С
ТУ34-43-
11025-66 шт. 796 34 49519171 i i

12 Кольцо гибкой сбязи КТП-14
Т У 34-43-
1462-77 иж 796 I I

13 Нсконечник кабельный 15тв-5Л-А
ГО С Т9581-80 шт. 796 34 49830011

407-03-625. 91-ЭП.СО
г я у *  Формат АЗ

Лая

5
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод-изготовитель (для  импортного оборудования -  страна .фирма )

Тип .марка 
оборудования 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудо
вания, мате

риала

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 
ты с  руб.

Коли
чест
ва

Масса
единицы
оборудо
вания,

к г

Н а- 
име- 
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю
Изоляторы и арматура по номенклатуре

ВПО 0 Союзэлектросетьизоляция'

19 Изолятор стеклянный линейный, высотой 127 мм ПС 70-Д

ТУ 34 13.

11341-88 ш т. 796 3493810001 I
Изолятор стеклянный линейный для районов с загрязненной атмосферой. ПСД 70-Е
высотой 127 мм ТУ 34 13.

10879-87 ш т 756 34 93310018 I

20 Серьга СРС-7-16

ТУ 34 13.
1
10272-88 ш т 796 34 49910102

21 Ушко однолапчатое У1-12-16

ТУ 34 13.

11309-88 ш т 796 34 49910202 I I

. 22 Ушки специальное УС-7-16

ТУ 34 13.

11309-88 ш т 796 34 49910222 !------------1

23 Ушко однолапчатое укороченное УК-7-15

ТУ  34 13.

11309-88 ш т. j 796 34 49910207 Г  и

407-03-625. 91-ЗП.СО
/Ягд

fs ry /г. Формат А З
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Завод-изготовитель (  для импортного оборудования -  страна .фирма )

Тип .марка 
оборудования. 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Кпд завода 
изготовителя

Код оборудо
вавши .м ате 

риала

Цена
единицы 
оборудо
вания, 
ты с. руб.

Коли
чест
ва

Масса 
единицы 
оборудо
вания, 

кг

Наг
ими- 
нова- 
т е

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 Ушко двухлтчатое укороченное У2К-7-15

ТУ 34 13.

11309-88 шт. 795 34 49910217

25 Узел крепления гирлянды -I К ГП -7 -3
ТУ 34 13.

11129-87 ш т. 796 34 49910525 1
25 Скоба —]СК-7-1А

ТУ 34 13

11420-09 ш т. 796 34 49910614 !___1
27

1I11I СКТ-7-1

ТУ  34 13.
11420-89 ш т. 796 54 49910541

28

1I11I1«!>«г» ПРТ-12-1

ТУ 34 15
11124-08 ш т. 795 54 49910755 1 1

.  29 Звена промежуточное трехлопчатое переходное nf!̂ L~J±
ТУ  34 13.

11124-83
ш т. 796 34 4991\ 1 I I

-

407-05-625. 91-ЭП.СО
Лисп
5

z s v y z  Формат А З
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
ЗоВод-изготоВитель (  для импортного оборудования -  страна /pupi ia )

Тип, марка 
оборудования. 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Код эпВобп 
изгатайителя

Кодоборудо-  
йалия, мате

риала

Цена
единицы 
оборудо
вания, 
тыс. руб.

Коли
чест
ва

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На-  
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 ■ J L 6 7 в 9 10

30 Коромысло однаредерное К2-7-1С

ТУ 54 13.

11133-39 ш т. 79S 34 49910301 I ~~

31 Зажим поддерживающий глухой ПГ-3 -1  2

ТУ 34 13

11467-89 шт. 795 34 49911108 ______ I

32 1 § 1CJ
l

Й 1 1 П ГН -5-3

ТУ 34 13.

10029-90 шт. 795 34 49911118 I . ____

33 Зажим поддерживающий глухой 2ЛГН-5-1
ГОСТ20409-75 ш т. 796 34 49911130 ______ I

34 Зажим поддерживающий глухой ЗПГН-5-1

ГОСТ20409-75 шт. 795 34 49911135 | |

55 Зажим опорный А 4 - Г  ~ Т-3
ОСТ 34-13-
919-65 шт. 795 34 499112dU I

....—

407-03-625.91-ЗП.СО
Формат А З  г^ у г
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Пази-
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Зайод-изгатодитель (для импортного оборудования -  страна фирна )

Тип .марка
оборудования 
Обозначение 
документа и 
номер опрос
ного листа

Единица
измерения

Кодзобада
изготовителя

Код оборудо
вания .м ате

риала

Цена 
единицы 
оооруда-  
Вония. 
ты с. руб.

Коли
чест
во

Масса
единицы
оборудо
вания,

к г

г§
*

?
 

*

Код

1 2 3 4 5 6 \ 7 в 9 Ю

36 Зажим опорный 2 А А -Г 1 -3

ОСТ 34-13-
919-86 шт. 796 34 4991122U \ I

37 Зажим натяжной болтоОоО Н6-3-6Б
ТУ 34 13.
11310-38 шт. 796 34 49911605

38 Зажим натяжной прессуемый Н А С -\ ... J
T9 34 13
11419-89 шт. 796 34 4991170П

39 Зохим атйетйительный прессуемый 0А-\__._ !]'/
ГОСТ 4262-84 шт. 796 \34 49913710 I I

40 Зажим аппаратный прессуемый A 2 4 -L _ H _ i
T9 34 13
11438-89 шт. 796 34 4997 3 9 ^ I____I

41 Зажим аппаратный прессуемый

T934 13.
11433-89 шт. 796 34 4 9 9 1 3 9 0

407-03-625. 91-ЭП.СО
Лист

7
***v/z Формат A3
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Пози
ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 
Забод-изготоВитель (для импортного оборудования -  страна.фирма )

Тип, марка 
оборудования, 
Обозначение 
документа и 
намеролрос- 
ного листа

Единица
измерения

Код завода 
изготовителя

Код оборудо
вания, мате

риала S3
 s

* 
S 

э 
&

jj1
 В

 &

1
'

Коли
чест
ва

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

На-  
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42 Зажим аппаратный изтыребой АШИ-Г"" И
T934 27.
10954-85 ш т 795 K -S 3 S U .O 1 1

43 Распорка дистанционная глухая Р-1 \-120
ТУ 54 13
11050-90 шт. 795 34 4991ЗООП 1 I

407-03-625. 91-ЭП.СО
Лдот
8

Формат АЗ ***/*

Типовые материалы для проектирования 407-03-625.91

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293832/4293832474.htm

