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ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
407 - 0 3  - 6 2 5  .91

ШИННЫЕ МОСТЫ И ГИБКИЕ СВЯЗИ 10(6). кВ'
МЕЖДУ ТРАНСФОРМАТОРАМИ И РУ

\

АЛЬБОМ 1

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ
АЛЬБОМ 1 ЧАСТЬ 1 ПЗ

ЭП
ЧАСТЬ 2 ЭП

АЛЬБОМ 2 ЗЛИ
АЛЬБОМ 3 КС
АЛЬБОМ U КС.И

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ . 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗРАБОТАНЫ ИНСТИТУТОМ 
'СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ 8 ДЕЙСТВИЕ НТС ■ 

ИНСТИТУТА 'СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГИ , 

СОГЛАСОВАНЫ ИНСТИТУТОМ ЫИНСКТИППРОЕКТ' 
ПРОТОКОЛ 0J 28.05.92-N5
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Содержание альбома 1 (почило )

AJV
маггб

Наименование и обозначение документов. 
Наименование мета Стр.

Часть 1.

1 - 7 407-03-625. 91-03: Пояснительная записка. 9 -1 5
407 -0 5 -62 5 .91-ЭП. Электротехнические чертежи.

1 Гибкий токопроВод. Tun I  (  Вариант подйески на порталах).

План и Вид А. Пример Выполнения. 16

2 Гибкий такопроВод .Тип К  Оориант подйески на порталах ) .

Элемент присоединения токопробода к  Выводам трансформатора,

расположенным Вдоль его продольной оси. 17

3 Гибкий токопроВод .Тип К  Вариант подйески на порталах).

Элемент присоединения токопраВпда к  Выбпдам трансформатора,

расположенным Вдоль его поперечной оси. * 18
4 Гибкий токопроВод. Тип Я  ( Вариант подйески на одностоечных

опорах ) . План .Вид А . Пример Выполнения. 19

5 Гибкий токопроВод. Тип Ш  (Вариант крепления на опорных изо-

ляторах) . План .Вид А . Пример Выполнения. 20

6 Гибкий такопроВод. Тип Ш  ( Вариант крепления на опорных изо -

ляторах ) . Элемент подхода глокопроВода под углам до 30*.

Вариант I . 21

7 Гибкий токопроВод. Тип Ш  (  Вариант крепления на опорных изо -

ляторах ) . Элемент подхода токапроВода под углом до 30*.

Вариант Я . 22
8 Г ибкий токопроВод. Тип Ш  ( Вариант крепления на опорных иэа- -

ляторах ) .  Элемент углаВаго участка токапроВода. 23

9 Жесткий токопроВод .Тип X X . План. Примеры Выполнения. 24

10 Узел X . Гибкий токопроВод. Присоединение к  трансформатору

токапроВода с одним прободом В фазе. Вариант X . 25
11 Узел X . Гибкий токопроВод. Спецификация оборудования и мате-

2

№
метой

Ноименабоиче и обозначение документах 
Ноименобтю листа Сгзр. ■

риалов к  листу 3(1-10 • 2 6
12 Узел X . Гибкий токопроВод. Присоединение к  трансформатору

токопробода с одним прободай В фазе. Вариант XL. 2 7
13 Узел X . Гибкий такопроВод. Спецификация оборудования и мате-

риалов к  лист# З П -12. 28

14 Узел X . Гибкий токопроВод. Присоединение к  трансформшлору

тркопроОода с одним пройодом 0 фазе. Вариант Ш . 29  ;
15 Узел X . Гибкий токопроВод. Спецификация оборудования и мате-

риалов к  листу Э П -14. 30  :

16 Узел X . Гибкий токопроВод. Присоединение к  трансформатору

токапроВода с одним прайодам В фазе. Вариант Я Г .  ' 31
17 Узел I . Гибкий токопроВод. Спецификация оборудования и мате-

риалов к  листу З П -16. 3 2  -i

18 Узел X  . Гибкий токопроВод . Присоединение к  трансформатору

токапроВода с одним пробадом В фазе. Вариант X . 33
19 Узел X . Гибкий токопроВод. Спецификация оборудования и мате-

риалов к  листу Э П -18. 34

20 Узел X . Гибкий токопроВод. Присоединение к  трансформатору'

токопробода с двумя проводами В фазе. Вариант X  . 35
21 Узел X . Гибкий такопроВод. Спецификация оборудования и мате-

риалов к  листу ЭП- 2 0 . 35
22 Узел X . Гибкий токопроВод. Присоединение к  трансформатору

токапроВода с двумя проводами В фазе. Вариант Л . 3 7
23 Узел X . Гибкий токопроВод. Спецификация оборудования и мши?-

риалов к  листу ЭП-2 2 . 38

24 Узел X . Гибкий такопроВод. Присоединение к  трансформатору

такагфобода с двумя проводами В фазе. Вариант Х Л . 39

Формат АЗ
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Наипгнодоние и сбозтчгниг йокупентЛ. 
НтменоОошг warn от ■

5" ' 4 07 -0 3 -62 5 .91-ЗП ( продолжение) .
Ц7 25 Узел X . Г ибкий токопробад. Спецификация аборудабания и
г материалой к  листу З П -24 . 40

26 Узел I . Гибкий токапрабод. Присоединение к  трансформатору
токопродода с дбумя прободами б фазе. Вариант I F . 41

27- Узел I . Гибкий токопробад. Спецификация оборудования и
материшюб к листу ЗП- 2 6 . 42

26 Узел I . Гибкий токопробад. Присоединение к  трансформатору

токопрабида с дбумя прободами й фазе. Вариант Ж  . 43
29 Узел I . Гибкий токопробад. Спецификация оборудования и

материалов к  листу ЗП- 2 6 . 44
30 Узел I . Гибкий токопробад. Присоединение к  трансформатору

токопродода с тремя прободами б фазе. Вариант I . 45
31 Узел I . Гибкий токопробад. Спецификация аборудабания и

материалов к  листу ЭП-30 . 46
32 Узел I . Гибкий токопробад. Присоединение к  трансформатору

такопрободи с тремя прободами б фазе. Вариант XX. 47
33 Узел I . Гибкий токопробад. Спецификация аборудабания и

материшюб к  листу ЭП-32 . Л В
34 Узел I . Гибкий токопробад. Присоединение к  трансформатору

ткапрабода с тремя пробадами б фазе. Вариант И Х . 49
35 Узел X . Гибкий токопробад. Спецификация аборудабания и

материа:об к  листу ЭП-34 . 5 0 ~
36 Узел I . Гибкий токапрабод. Присоединение к  трансформатору

токопробада с тремя пробадами в фазе. Вариант Ш . 51
37 Узел I . Гибкий токопробад. Спецификация оборудования и

материалов к  листу Э П -36. 52

j

1

3

литой
НзижноОаме и оСеэначзниа докуменяпА. 
Hq&ieta£awe /шага о щ :

38 Узел I . Гибкий токопробад. Присоединение к  трансформатору

токопродода с тремя прободами В фдзе. Вариант Ж . 5 3  :
39 Узел I . Гибкий такапровад. Спецификация оборудования и

материалов к  листу ЭП-38 . 54
40 Узел I . Гибкий токапрабод. Присоединение к  трансформатору

такапраВода с тремя пробадами В фазе. Вариант F T . 55
41 Узел X . Гибкий токопробад. Спецификация оборудования и

материалов к  листу ЭГ1-40 . . 56
42 Узел I . Гибкий токопробад. Присоединение к  трансформатору

такапрабада с тремя прободами б фазе. Вариант Ш Х . 57
43 Узел I . Гибкий токапрабод. Спецификация оборудования и

материалов к  листу ЭП-42 . 58

44 Узел X . Гибкий токопробад. Присоединение к  трансформатору
токопробода с тремя прободами В фазе. Вариант З Ш Г . 59

45 Узел X . Гибкий токопробад. Спецификация оборудования и

материалов к  листу ЭП-44 • 60
46 Узел X . Гибкий токапрабод. Присоединение к  трансформатору

токопробада с четырьмя пробадами В фазе. Вариант I . 61

47 Узел I . Гибкий такопроВод. Спецификация оборудования и

материалов к  листу 3/7-45 . 62
48 Узел X . Гибкий такопроВод. Присоединение к  трансформатору

такапрабада с четырьмя пробадами В фазе. Вариант XX . 63

49 Узел X :Гибкий токапрабод. Спецификация оборудования и

материалов к  листу ЭП-48 . - 64

50 Узел I . Гибкий токопробад. Присоединение к  трансформатору

токопробада с четырьмя проводами 0 фазе. Вариднт Ш . 65

м м у /7 Фппмпт  А Т
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Содержание альбома 1 ( продолжение)

№
литой

Нвиникойоуи? и обозначение докупенпю/к 
НйинеиоЬзнив лист Сгод

4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-ЭП С продолжение )
t 51 Узел I . Гибкий тохопробод. Спецификация оборудования и

материалов к  листу ЗП- 5 0  , 66

52 Узел I .  Гибкий т акопроШ . Присоединение х трансформатору

токопробода с четырьмя прободами б фазе. Вариант J X  . 67

_ 5 3 Узел I . Гибкий тохопробод. Спецификация оборудования и 

материалов к  листу ЗП-  5 2  . 68~

54 Узел I .  Гибкий такопробод. Присоединение к  трансформатору

токопробода с четырьмя прободали б ф азе. Вариант X  . 69

55 Узел I . Гибкий такопробод. Спецификация оборудования и

материалов к  листу ЗП-  54 . 70

56 Узел I .  Гибкий такопробод. Присоединение х трансформатору

токопробода с четырьмя прободали б фазе. Вариант Ж 1 . 71

5 7 Узел I . Гибкий тохопробод. Спецификация оборудования и

материалов к  листу ЗП- 56  . 72

5 8 Узел I . Жесткий тохопробод из шин прямоугольного сечения. 

Присоединение к  быбодам трансформатора. Вариант I . 73

59 Узел I . Жесткий тохопробод из шин прямоугольного сечения.

Спецификация оборудования и материалов к  листу З П -5 8 . 74

60 Узел I . Жесткий такопробод из шин прямоугольного сечения.

Присоединение к  быбодам трансформатора. Варианты Л . Ш . 75

61 Узел I . Жесткий такопробод из шин прямоугольного сечения.

Спецификация оборудования и материалов к  листу Э П -6 0 . 76

6 2 Узел I . Жесткий такопробод из шин прямоугольного сечения.

Присоединение к  быбодам трансформатора. Варианты Ш , X . 77

6 5 Узел I . Жесткий пюкоприбод из шин прямоугольного сечения.

Спецификация оборудования и материалов к  листу З П -6 2 . 78

4

ш  •
лианой

НаименаОачие и обозначение докунентсб. 
НоиненоОсние лиана Огд

64 Узел I . Жесткий тохопробод из шин прямоугольного сечения.

Присоединение х быбодам трансформатора. Варианты Ш , Z Z T . 79
65 Узел I .  Жесткий тохопробод из шин прямоугольного сечения.

Спецификация оборудования и материалов к листу 3/7-54 . ВО

66 Узел I . Жесткий тохопробод из шин прямоугольного сечения.

~~67

Присоединение х быбодам трансформатора. Вариант Т П Т  . 

Узел J .  Жесткий пюкапробад из шин прямоугольного сечения.
81

Спецификация оборудования и материалов к листу З П -бб  . 82
68 Узел I . Жесткий такопробод из шин коробчатого сечения;

Присоединение к  быбодам трансформатора. Варианты Г ,  I L . 6 3

69 Узел I . Жесткий такопробод из шин коробчатого сечения.

Спецификация оборудования и материалов к  листу Э П -6 8 . 64

70 Узел I : Жестхий такопробод из шин коробчатого сечения.

Присоединение к  быбодам трансформатора. Вариинт И Г . 85

71 Узел I . Жестхий токопообод из шин коробчатого сечения.

~~72

Спецификация оборудования и материалоО к  листу ЭЛ-  7 0 . 
Узел I . Жесткий такопробод из шин коробчатого сечения.

86

Присоединение к  быбодам трансформатора. Вариант I X . 8 7

73 Узел I . Жесткий такопробод из шин коробчатого сечения.

Спецификация оборудования и материалов к  листу ЭП-  7 2 . 68

74 Узел I . Жесткий такопробод из шин коробчатого сечения.

Присоединение к  быбодам трансформатора. Вт ш нт  X  . 89.

75 Узел I . Жесткий тохопробод из шин коробчатого сечения. .

Спецификация оборудования и материалов к  лиш у ЭП- 74 . 9 0

76 Узел I . Жесткий такопробод из шин коробчатого сечения.

Присоединение к  выводам трансформатора. Виоиант Ж . 91

w w j/ f  ФврттЛЗ
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Содержание альбома 1 ( продолжение )  -

т
листай

Наименование 0 обозначение документов. 
Наименование AVOW cm

AW
/шстаО

Наименование и обозначение Оокументой. 
Наименование листа Cwp.

407-03-625 . 37-3/7( продолжение). материалов к  листу ЭП-86. 102

77 Узел I . Жесткий токопродод из шин коробчатого сечения , . 88 Узел Ж . Гидкий токопродод. Присоединение к  ЭРУ со шкафами

Спецификация оборудодания и материалаб к листу ЭП-76. . 92 КМ-1Ф, КМ-1М и реакторным камерам токопробода с одним проба-

78 Узел I . Жесткий токопройод из шин коробчатого сечения. дом В фазе. Вариант Ж . 103

Присоединение к  быбодам трансформатора. Вариант И Г . S3 89 Узел Ж . Гибкий токопродод. Спецификация оборудования и

79 Узел I . Жесткий токопродод из шин коробчатого сечения. .. материалов к  листу ЭП-88. 104

Спецификация пборудодания и материалов к  листу ЭЛ-78. • 94 90 Узел Ж . Гибкий токопродод. Присоединение к  ЭРУ со шкафами

80 Узел I . Жесткий токапроОод из шин коробчатого сечения. КМ-1ф, КМ-1М и реакторным камерам токопробода с двумя проба-

Присоединение к  быбодам автотрансформатора. Вариант I . 95 дами В фазе. Вариант X . 105

81 Узел I . Жесткий токопродод из шин коробчатого сечения ........ , : 9 1 . Узел Ж . Гибкий токопродод. Спецификация оборудования и

Спецификация оборудования и материалов к  листу ЭЛ- 8 0 . 96 материалов к  листу ЭП-90 . 106

82 Узел I . Жесткий токопродод из шин коробчатого сечения. . 92 Узел Ж . Гибкий токопродод. Присоединение к  ЭРУ со шкафами

Присоединение к  Оыдодам автотрансформатора. Варианты Л .Ш . 97 КМ-1ф, КМ-1М и реакторным камерам ткопрододи с двумя проба-

83 Узел I . Жесткий токопройод из шин коробчатого сечения. дами В фазе. Вариант Ж . 107

Спецификация оборудования и материалов к  листу ЭП-82. 98 93 Узел Ж . Гибкий токопроВод. Спецификация оборудования и

84 Узел I . Жесткий токопродод из шин коробчатого сечения. материалов к  листу ЗП -92 ; 108

Присоединение к  ВыВодам автотрансформатора А ТМЦТН-250000/ 94 Узел Ж . Гибкий токопродод. Присоединение к  ЭРУ со шкафами

500/110-85У1. 99 КМ-1ф, КМ-1М и реакторным камерам токопробода с двумя проба-

8 5 ' Узел I . Жесткий токопродод из шин коробчатого сечения. дами В фазе .Вариант Ж Е . 109

Спецификация оборудования и материалов к  листу 3/7-34. 100 95 Узел Ж . Гибкий токопроВод. Спецификация оборудования и
материалов к  листу ЭП-94. 110

Часть 2 . 96 Узел X I .  Гибкий токопроВод. Присоединение к  ЭРУ со шкафами

КМ-1ф, КМ-1М и реакторным камерам токопробода с тремя проба-

86 Узел Л .  Гибкий токопродод. Присоединение к  ЭРУ со шкафами дами б фазе. Вариант X . т

КМ-1ф, КМ- 1М и реакторным камерам токопробода с одним проба- 97 Узел Ж . Гибкий токопродод. Спецификация оборудования и

дом В фазе. Вариант I . 101 материалов к  листу ЗП -96. 112

87 Узел Ж . Г . бкий токопродод. Спецификация оборудования и

Формат A3
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Содержание альбома 1 ( продолжение)

NN
листов

' Ноименоват и обозначение документов. 
Наименование ласта Стр.

407 -0 3 -62 5 .91-ЭП ( продолжение )

98 Узел Ж . Гибкий токопродод. Присоединение к  ЭРУ со шкафами

КМ-1ф. КМ-1М и реакторным камерам токопробода с тремя проба-

дами б фазе. Вариант Ж . 113

99 Узел Ж . Гибкий токопробод. Спецификация оборудования и

материала б к  листу ЗП-98. 114
100 Узел Ж . Гибкий токопродод. Присоединение к ЗРУ со шкафами

КМ-1ф, КМ-1М и реакторным камерам токопробода с тремя проба-

дами б фазе. Вариант Ш . 115

101 Узел Ж . Гибкий токопробод. Спецификация оборудсбания и

материалоб к  листу ЗП-100. 116

102 Узел Ж . Гибкий токопробод. Присоединение к реакторным каме-

рам т от.:обода с четырьмя прободами б фазе. 117

103 Узел Ж . Гибкий токопробод. Присоединение к  ЗРУ токопробода

с четырьмя прободами б фазе. 118

104 Узел Ж . Гибкий токопробод. Спецификация оборудобания и

материала • к  листам ЗП -102,103. 119

105 Узел Ж . Гибкий токопробод. Присоединение к ЗРУ со.шкафами

К-104 так:пробада с одним пробадом б фазе. 120

-  106 Узел Ж  \ Гибкий токопробод. Спецификация оборцдобания и

материале:) к  листу ЗП-105. 121

107 Узел Ж . Г ибкий токопробод. Присоединение к  ЗРУ со шкафами

К-104 токопробода гдбумя прободами 0 фазе. 122

108 Узел Ж . f t  бкий токопробод. Спецификация оборудобания и

материала< * к листу ЗП-107. 123

109 Узел Л . Гидкий токопробод. Присоединение к  ЗРУ со шкафами

1 К-104 токе»ообода с тремя прободами 0 фазе. ‘ 124

NN
листов

Наименование и обозначение документов. 
Наименование листа Стр.

110 Узел Ж . Гибкий токопробод. Спецификация оборудобания и

материалоб к листу ЭП-109. 125
111 Узел Ж . Гибкий токопробод . Присоединение к  ЗРУ со шкафами

К-104 токопробода с четырьмя прободами б фазе. 126
112 Узел i r .  Г ибкий токопробод. Спецификация оборудобания и

материалоб к  листу ЗП-111. 127
113 Узел Ж . Гибкий токопробод. Присоединение токопробода с одним

и дбумя прободами б фазе к  шкафам КРУ серии К -5 9 . 128
114 Узел Ж . Гибкий токопробод. Присоединение токопробода с тремя

прободами б фазе к  шкафам КРУ серии К -5 9 . 129
115 Узел Л . Гибкий токопробод. Присоединение токопробода с

четырьмя прободами б фазе к шкафам КРУ серии К -5 9 . 130

116 Узел Ж . Жесткий токопробод t/з  шин прямоугольного сечения.

Присоединение к  ЗРУ со шкафами КМ-1Ф, КМ-1М и реакторным

камерам. 131

117 Узел Ж . Жесткий токопробод из шин прямоугольного сечения.

Спецификация оборудования и материалов к  листу ЗП-116 . 132
118 Узел Ж . Жесткий токопробод из шин коробчатойi  сечения.

Присоединение к ЗРУ со шкафами КМ- 1ф, КМ-1М. 133
119 Узел Ж . Жесткий токопробод из шин коробчатот сечения.

Спецификация оборудобания и материалоб к  листу З П -118. 134

120 Узел Ж . Жесткий токопробод из шин коробчатом сечения.
Присоединение к  реакторным камерам. Вариант 1! \ 135

121 Узел Ж , Жесткий токопродод из шин коробчатом сечения.

Спецификация оборудобания и натериалаб к  лист, ЗП-120. 136

122 Узел Ж . Жесткий токопробод из шин коробчагт. i о сечек® •

Присоединение к реакторным камерам. Вариант Ж . 137

_____________
.'fV y '/s  Ф ппнпт А?
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Содержание альбома 1 ( продолжение )

Г !’ : NN Наиненобсние а обозначение документов. Ощ
1- листов Наименование листа
у 407-03-62531-30 (продолжение)
Г 123 Узел Л . Жесткий токопровод из шин коробчатого сечения.

Р; - Спецификация оборудования и материалов к  листу ЭП-122. 13в
и * ' т Узел Л . Жесткий токопроШ из шин прямоугольного сечения.

Присоединение к  ЭРУ со шкафами К-104. 139
125 Узел Л . Жесткий токапробод из шин прямоугольного сечения.

Спецификация оборудования и материалов к  листу Э П -124. 140
126 Узел П  .'Жесткий токопровод из шин коробчатого сечения.

Присоединение к  ЭРУ со шкафами К-104. 141

127 Узел Л . Жесткий токопровод из шин коробчатого сечения.
Спецификация оборудования и материалов к листу ЗП- 126. 142

128 Узел Л . Жесткий токопровод из шин коробчатого сечения.

Присоединение к шкафам КРУ серии К -59 . 143
129 Узел Л 1 . Гибкий токопровод. Концевой участок токоправодау

трансформатора (вариант подвески на порталах). 144
130 Узел Л 2 . Гивкид токопровод. Концевой участок токоправода у

трансформатора (вариант подвески на одностоечных опорах ) . 145
131 Гибкий тохапровпв. Варианты размещения проводов на промежу-

точных обоймах, 146
132 Узел Л 1 . Гибкий токапробод. Концевой участок токопровода у  с

I трансформаторп (вариант крепления на опорных изоляторах). 147

i\ 133 Узел Ш  Г ud,s 1Л1 токопровод. Промежуточный участок токопро-
вода ( вариант ытления на опорных изоляторах ). 148

134 Узлы Ш , Г Г , Гибкий токопровод. Промежуточный и концевой
а цчастки пютушвпда ( вариант крепления на опорных изоляторах).

Вив Б . т

1Si
3
8
I

-

NN
листов

Наименование и обозначение документов . 
Наименование /гита Стр.

135,136 Узлы Ш , I S . Гибкий токопровод. Спецификация оборудования
и материалов к  листам ЭП-132,133,134. IS0.151

137 Узел Ш . Жесткий токопровод. Каниевой участок токопровода.

Планы. 152

138 Узел Ш . Жесткий токопровод. Концевой участок токопровода.
Разрез А -А . 153

139 Узел П Т i Жесткий токопровод из шин прямоугольного сечения.
Спецификация оборудования и материалов к  листам ЗП-137,138. 154

140 Узел Д Г . Жесткий токопровод из шин коробчатого сечения.
Спецификация оборудования и материалов к  листам ЭП-137,138. 155

141 Узел I S . Жесткий токопровод из шин прямоугольного сечения.
Промежуточный участок токопровода. 156

142 Узел В Т . Жесткий токопровод из шин прямоугольного сечения.
Спецификация оборудования и материалов к  листу ЗП-141. 157

143 Узел I S . Жесткий токопровод из шин коробчатого сечения.
Промежуточный участок токопровода. • 158

144 Узел ПС. Жесткий токопровод из шин коробчатого сечения.
Промежуточный участок для подхода к  автотрансформатору
А ТДЦТН-250000/500/110-83У1. 159

145 Узел I S . Жесткий токопровод из шин коробчатого сечения.

Спецификация оборцдоОания и материалоб к  листу ЗП-144. 160
146 Узел S . Присоединение гибкого токопровода к  шинам коробчатого

сечения. 161
147 Узел Ш . Жесткий токопровод. Угловой участок при ошиновке .

шинами прямоугольного сечения. 162

148 Узел Ш . Жесткий токопровод. Спецификация оборудования и

материалов к  листу ЭИ-147. 163

~ г Ш ?  Оллмяш АЗ ■ -  :
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Содержание альбома 1 ( окончание)

ЛЛ'
/истод

Наименодсние и обозначение документа̂  
Наипенэбание листа

Стр.

407-05-625. 91-ЭП ( окончание )

149 Узел Ш . Жесткий токопровод. Угловой участок при ошиновке

шинами коробчатого сечения. ! 164

150 Гирлянда изоляторов 2хПС70-Д ( 2хПСД70-Е) натяжная одноиеп-

ная для одного провода сечением до 240 мм 2 . 165

151 Гирлянда изоляторов 2хПС70-Д ( 2хПСД70-Е) натяжная одноиеп-

ная для одного провода сечением 185 мм 2и более. 166

152 Гирлянда изоляторов 2xflC 70-.il ( 2хПСД70-Е) натяжная одноиеп-

ная для двух проводов сечением до 240  мм2 . 167

155 Гирлянда изоляторов 2хПС70-Д ( 2хПСД70-Е) натяжная одноиеп-

ная для двух проводов сечением 185 мм 2 и более. 168

154 Гирлянде изоляторов 2хПС70-Д Г2хПСД70-Е) поддерживающая

одноиеп чая для одного провода. 169

155 Г ирляндс изоляторов 2хПС70-Д ( 2хПСД70-Е) поддерживающая

одноиег пая для двух проводов сечением 240  мм3 и более. 170

156 Г ирлянд1 изоляторов 2хПС70-Д ( 2хПСД70-Е) поддерживающая

однацепН'.'я для трех проводов сечением 500 мм3 . 171

■ : '

1 ~ 8 407-03 - 1:25. 91-ЭП. СО. Спеиификация оборудования. т Л В
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l  Введение.

p  работе приведены типовые чертежи шинных мостов и гибких связей 

10(6 )кВ между трансформаторами и РУ, выполненные институтом 

* Севзалэиергосетьпроект *

Данный проект является корректировкой типовых материалов для . 

проектирования 407-03-А5В. 8 7 .

Необходимость корректировки вызвана тем, что за истекший период 

внесен ряд изменений в ГОСТ и номенклатуры применяемых изделий, а 

также в соответствующие нормативные документы, что подлежало 

учету в новой редакции работы .

Разработанные в проекте решения предназначены для применения О 

районах с.Г- ТПстепенью загрязненности атмосферы, при высоте установ

ки оборудования не выше 2000 м над уровнем моря и с расчетной мини

мальной температурой воздуха до минус 45*С включительно ( средняя • 
из ежегодных абсолютных минимумов ), при максимальном скоростном 

напоре ветра 50  даН/м2 (Ш  ветровой район) и сейсмичностью не выше 
6  баллов.

2. Исходные данные и условия работы тошроводоб.

Приведенные в роботе токапровады рассчитаны на максимальный ток 

по нагреЬу от 500 до 6400 А, что соответствует примерно максимальной' 

передаваемой мощности 70 и110 MBA соответственна на напряжении 6 и 

10 кВ .

Удостоверяю, чпм проект соответствует действующим нормам 

и  правилам .

Гпав\т!й инженер проекта Д. В. Лурье

Учитывая. что мощность потребления на стороне 6-10 кВ  понижающих 

ПС при наличии СН преимущественна составляет менее 50  % номинальной 

мощности трансформаторов, рассматриваемые токапровады обеспечива

ют передачу мощности от любого из трансформаторов да 250 МВ А .в  . 
единице. С учетам этого, колеблются в широких пределах величины такав 

короткого замыкания на стороне НН. ' у

Расчеты показывают, что при коротких замыканиях. в зависимости. 
от конкретных условий. токапровады подвергаются воздействию удар

ного така от 15 да 180 кА, что соответствует периодической саставля-  
ющей в начальный момент короткого замыкания от 6  да 70 к  А . Эти 

величины токов кз . и принимались за исходные при разработке конструк

тивных узлов токаправодоб.

Рекомендации для выбора конструкции и суммарного сечения токапро- 

водов с учетом допустимой нагрузки по нагреву каждого из рекомендуемых 

сочетаний токаправодоб, приведены в таблицах 2 .1~ 2 .3 .

При определении пропускной способности гибких токопроводов по ’ 
нагреву учитывались возможная неравномерность распределения тока в 

пределах пучка, которая достигает в некоторых случаях 2 0  % от сред-  . 

него значения тока в проводе.
При выборе токопровода учитывается возможность его перегрузки 

относительно тока нормального режима не менее, чем на 40 % , т. е. 

такая перегрузка, которая допускается для силовых трансформаторов 

в аварийных режимах, а также требованием П УЗ-2.2 .1 7 . ... с

Нт. am£L РаненаяЛ 07-9?
ГОП Лцрье 7732
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Выбор ошиновки гибких токаприВодоВ ( m u n i), подвешиваемых на порталах

NN
n /n

Токовая 
нагрузка 

по нвгреВу 
(с учетом 
К~1.4Хт ) 

А .

Число и марка 
проводов 
с учетом 

неравномерного 
распределения 
тока В пучке 

фазы

Обойма
(тип кольца или 

число и тип 
дистанционных 

распорок)

1 500 1АС-185/24

2 1000 2А С -240/32 1 IP -2 -1 2 0 )

1АС-600/72

3 1500- 3АС-240/3 2 И (Р -2 -1 2 0 )
2А С -400/51 U P -3 -1 2 0 /

4 2000
4А С -240/32 КТП-14 _
Ж - Ш 7 5 1 3 (Р -3 -1 2 0 )
2А С -600/72 1 [P -4 -12Q ]__

5 2500 4А С -Ш У 39 КТП-14
ЗА С-500/6 4 ~ т г к $ ш г ~

6 3000
6А С -240/32

г КТП-14

/

5А С -300/39
_4АС=500/б4 ....

7 3500
- 7АС-240 /3 2  

6А С -300/39

4AC-600Z72

8 4000
8А С -240/32
7АС -300/39
6АС -400/51
5АС-500/6 4

9 ■ 4500
6АС-500/6 4

10 5000 - т ю к -
6А С -600/72

11 5500 ~ ^ ж Ш о т
12 ёооо

Расстояние
между

обоймами
м

. 1 5

Тип
проходного изолятора 

у  ЗР9

ИП-10/630-7.59ХЛ1 
ИП9-10/630-7.59ХЛ1 
И П -35/Б30- 7.59ХЛ1
ИП-10/1000-7.59ХЛ1 
ИП9-10/1000-7.59ХЛ1 
ИЛ-35/1000-7.59ХЛ1

ИП9-10/2000-12.59ХЛ1 
ИП-20/2000-12.59ХЛ1 
ИП-35/1500-7.59ХЛ1

ИП9-10/3150-12,59ХЛ1 
ИП-20/3150-12Я9ХЛ1 
ИП-35/3150-209ХЛ1

И П -35 /В 300-20Ш 1

Tun
концевпй токоведущей 

кинструхции

Аппаратные зажимы или 
контактное устройство 
из шины алюминиебой 
прямоугольного сечения

Контактное устройство 
из шины алюминиебой 
коробчатого сечения 
□  2 (1 2 5 x5 5 x6 .5 )

Контактное устройство 
из шины алюминиебой 
коробчатого сечения 
□  2 (1 5 0 x6 5 x7 )
Контактное устройство 
из шины алюминиевой 
коробчатого сечения 
П 2 (1 7 5 x8 0 x8 )

При Оыборе токопровода предпочтение отдается Варианту с меньшим 
количеством проводов. но с учетом Возможной унификации сечения проводов 
по ПС В целом. ' '

1 ®

Т а в л и т м

Примзшмз

407 - 03 -625.91 -  ПЗ f f
' 2 s y y // формшп А З
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Выбор ошиновки гибких токопройодов, подвешиваемых на одностоечных опорах ( т и пП ) 

либо закрепляемых на опорных изоляторах ( тип И Г ) Таблица 2 2
I
t

•

Токовая 
нагрузка 

по нагреву 
(с учетом 
M A I * * )  

А

Число и марка 
проводов 
с учетом 

неравномерного 
распределения 
тока в пучке 

фазы

Обойма
(тип кольца или 

число и тип 
дистанционных 

распорок)

1 500 1АС-185/24

2 1000
2 А С -24 0 /32 Н Р -2 -1 201
1А С -600/72

3 1500
3 A C -24 0 /32 3  {  Р -2-120 )
2А С-40 0 /5 1 К  Р -3 -1 2 0 )

4 20 00
ЗА С -400/51 3 (Р -3 -1 2 0 )
2 А С -6 0 0 /7 2 К Р -4 -1 2 0 )

5 2500 З А С -500/64 3  ( Р -3-120 )

6 30 00 4А С -500/Б 4 4 (Р -3 -1 2 0 )

Расстояние
между

обоймами
м

Расстояние 
между рядами 

опорных 
иш ят ороб. 

м

TUn
проходного изолятора 

у  ЭРУ

Тип
опорного

изолятора

Тип
концевой токоведущей 

конструкции

ИП-1 0 /5 3 0 -7.5УХЛ 1 
ИПУ-1 0 /6 3 0 -7.5УХЛ1 
И П -35/530-7.5ЧХЛ 1

ИП-10/1000-7.5УХЛ1 
ИПЗ-10/1 0 0 0 -7 ,5ЧХЛ1 
ИП-35/1000-7.53ХЛ1

15 ИПЗ-10/2000-12.53ХЛ1 
ИП-20/2000-12,5УХЛ1 
ИП-35/1600-7.5УХЛ1

0НШ -20-10-1  

И 0С -20-2000ЗХ Л1  

0Н Ш -35-20-1  

И 0С -35-2000УХЛ1

Аппаратные зажимы или 
контактное устройство 
из шины алюминиевой 
прямоугольного сечения

ИПУ-10/3150-12£ЗХЛ1 
И П -2 0 /3 1 5 0 -1 2 5 Ш 1  
ИП-35/3150-2С&ХЛ1

Расстояние между рядами опорных изоляторов 5  м  принято из расчета 

ошиновки токопровода проводами 4А С -500 /64  в Ш районе по гололеду при 

стреле провеса Ы ),4 м  и допустимом тяжении на фазу "  1500 Н .

407 - 0 3 -6 2 5 .9 1 -П $
Лит
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Таблица 2 3

12

Выбор ашинобки жестких токопроВодоб ( т ипЕ П

NN
п /п

ТокоВая 
нагрузка 

по нагребу 
. (с учетом 
К-1.41т !  

А

Профиль
шины Сечение 

. т 2

Количество 
сборных 

соединений 
В пролете 

(между дву
мя изолято

рами)

Расстояние 
между рядами 
изоляторов, 

см

Расстояние
между

фазами,
см

Тип
опорного

изолятора

Допустимый
ток

короткого
замыкания,
ударный

кА

1 1700 100x10 1000 —
150

70

0НШ -20-10-1 

И О С -2 0 -2 0 0 0 Ш 1  

QHU1-3S-20-1 

И 0С -35-2000УХЛ1

120

200 . 90

2 1900 120x10 1200 —
150 144

200 108

3 20 00 П 2 (  100x45x4,5) 1550

1

150

0НШ -20-Ю -1 

И0С-20-2000ИХ/11 

0НШ -35-20-1

117

200 8 3

4 3500 11 2 (1 0 0 x4 5 x6 ! 2020
150 132

200 95

5 4600 П 2 (1 2 5 x 5 5 x 8 ^ ) 2740
150 178»)

200 126

6 56 00 0 2 (1 5 0 x 6 5 x 7 ! 3570
150 178")

200 154**)

7 64 00 0 2 (1 7 5 x 8 0 x 8 ) 4880
150 178")

200 154")

1 * ) Максимальна допустимые токи к з . для шинных мостов, отмеченные зВездочкой, 
onp.iделены из расчета прочности опорных изоляторов, остальные из расчета

.
I

. промости шин,.

2  Для услабий с токами к з ., превышающими указанные В таблице, принимается 

сокращенное расстояние между рядами изоляторов (до 1 м) либо увеличенное 

расстояние межди Фазами.

407  -  03 - 625191 - ПЗ
Лиан
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3. Конструктивная часть.

В работе представлены четыре типа конструктивного выполнения 

наружных токапроводов.

3 .1Гибкие такопроводы с горизонтальным расположением фаз ( от 1 

до 8  проводов в ф азе), подвешиваемые на порталах при помощи натяжных 

гирлянд изоляторов ( m u n i);

3 .2 . Гибкие такопроводы с вертикальным расположением фаз ( от 1 

до 4 проводов в ф азе), подвешиваемые на унифицированных одностоечных 

опорах при помощи натяжных гирлянд изоляторов ( тип И ) ;
3 .3 . Гибкие такопроводы (от 1до4 проводов в фазе ) , закрепляемые 

на опорных изоляторах ( т и п Ш );

3 .4 . Жесткие токопроводы с прямоугольными либо коробчатыми ши

нами из швеллеров корытообразного сечения ( т и п Ш .

Гибкие подвесные токопроводы выполняются из сталеалюминиевых 

проводов марки АС . Сечение проводов принята от 185 да 600 мм 2.

На месте монтажа провода посредством распорок ( 1~ 4 провода в 

фазе) или колец (4  ~ 8 проводов в фазе) собираются в пучки, которые 

закрепляются с помощью натяжных гирлянд изоляторов (типы l u l l )  либо 

на опорных изоляторах (т и п Ш ).
В пучках на 4 -8  проводов имеются по два несущих провода, которые 

прикрепляются к  гирляндам изоляторов посредством натяжных зажимов. 

Остальные провода пучка подвешиваются к  несущим проводам при помощи 

колец, предварительно установленных на несущих проводах.

Расстояние между обоймами (распорками или кольцами) принимается 

равным "  1,5 м .

Подвеска пучков гибкого токапровода (по m unyl) предусматривается 

на унифицированных опорах высотой 7JB5 м с траверсами длиной 6  м 

( расстояние между фазами на прямых участках токопровадов З м ) .

Подвеска пучков гибкого токапровода (па  т ипуЛ) выполняется на 

унифицированных одностоечных опорах высотой 11J0 м с расстоянием меж

ду фазами 1,5 м с обходам стоек при помощи поддерживающих гирлянд, 

подвешиваемых на кронштейнах.

С целью унификации, узел присоединения гибких токопровадов (  с числом 

проводов 4 и более) и жестких токопровадов к  выводам трансформаторов 

( автотрансформаторов )  или проходным изоляторам ЭРУ выполнены 

одинаково. '

При расчете жестких токопровадов, выполненных из прямоугольных и 

коробчатых алюминиевых шин, усилия в шинных конструкциях определялись 

дез учета механических колебаний в соответствии с указанием П У Э 14. Я  

' В остальном конструктивная часть разработанных токопровадов 

представлена на чертежах и особых пояснений не требует.

В конкретном проектировании при решении вопроса а выборе типа 

токапровода рекомендуется отдавать предпочтение гибким токопроводсм.

4. Материал шин, контактные соединения и детали.

Для типовых гибких токапроводов предусматривается применение 

сталеалюминиевых проводов марки АС (ГОСТ 839-60**Е ), а для концевых 

элементов этих токопроводов -  шин прямоугольного ( ГОСТ 15176-89 Е )  

либо коробчатого ( ГОСТ 13623-90) сечения.

Выбор проводов марки АС продиктован стремлением использовать . 

тот же сортамент проводов, какой обычно применяется при ошиновке в 

ОРУ сооружаемой подстанции. В связи с этим, как несущие, так и подве

шиваемые провода токопровадов приняты одной марки.

407-03-625. 91-И Лит,
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Для жестких токопроводов с номинальным током до 1400А преду

смотрены алюминиевые шины прямоугольного сечения, а для тзкопроОодо1 
долее 1400 А -  коробчатого сечения.
• Все соединения как у  гибких, так и у  жестких токолроОодод выполня-

ются сборными, за исключением непосредственного присоединения тока-  
проводов к выводам трансформаторов и проходных изоляторов РУ 10(бкВ, 

выполняемого болтовым с применением пластин переходных из твердого 
алюминиевого сплава марки АД 31Т,

Конструкция контактных устройств предусматривает сварку и 

укрупивную сборку 6 условиях мастерских или заводов монтажных органи

заций . Приварка же гибких проводов к  контактным устройствам на 
концевых участках выполняется на месте монтажа.

При этом, соединение гибких проводов с контактными устройствами 
или пластинами предусмотрено с использованием аппаратных прессуемых 
зажимов.

5. Изоляция.

В качестве изоляции токопроводов приняты :
5Л Опорные изоляторы типа ИОС -20-2000УХЛ1 для X -  ПОЛО СЗА на 

напряжение 6  кВ и для 1 „  ЗГ СЗА на напряжение 10 кВ ; И0С-35-2000УХЛ1 
0НШ-20-Ю-1, 0НШ-35-20-1 для Е Г -  Ш  СЗА на напряжение 10 кВ .

52 . Натяжные гирлянды, состоящие из двух стеклянных изоляторов 
типа ПС 70-Д или ПСД 70-Е.

Узлы * рисоединения ошиновки к  ЗРУ разработаны применительно к  
проходные, изоляторам по ГОСТ20454-85 .

6. Защита от перенапряжений и заземление.

Рассматриваемые в работе токопроводы рассчитаны для применения 
на подстанциях. где установленная мощность каждого трансформатора 
превышает 1600кВ -А . Эти подстанции. в соответствии с требованием 

ПУЗ 42.135 подлежат защите от прямых ударов молнии.

Учитывая, что рассматриваемые токопр оводы всегда должны охва

тываться заной этой защиты, никакие дополнительные средства по 
молниезащите токопроводов не требуется.

Защитное заземление токопроводов не имеет отличительных особен

ностей и выполняется с учетом требований ПУЗ 42.167и 168 применитель
но к  условиям той подстанции, где сооружаются токаправоды.

На концевом участке токопровода у трансформатора предусмотрена 
установка разрядников для защиты обмотки НН от перенапряжений.

7. Указания по применению электротехнической 
части проекта.

Приведенные в работе чертежи могут быть разделены на три группы:
7.1. Чертежи, предназначенные для непосредственного применения в 

конкретных проектах без каких-либо изменений в качеству рабочей доку

ментации . К  этой группе относятся чертежи установки оборудования и 

отдельных деталей.
72. Чертежи, предназначенные для применения в конкретных проек

тах в качестве рабочей документации после внесения некоторых уточне

ний с учетом реальных условий. В местах необходимых уточнений на этих 
чертежах, в частности, предусмотрены специальные Влеки для заполне
ния . К  этой группе относятся чертежи узлов.

407-03-623 91-ПЗ Лит ' 
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?Л  Чертежи > предназначенные для использобания при конкретном 
проектиробании б качестбе спрабочных натериалаб. К  этой группе отно

сятся чертежи общих бидоб токопрободоб и пояснительная записка.

8. Указания па применению строительной части.

Строительная часть данной роботы ( альбом 2 )  предназначена для 
следующих услобий применения:

8,1. Расчетная минимальная температура наружного боздуха по наибо
лее холодной пятиднебке принята до минус 40V  включительно.

0L2. Норматибнае значение Оетробого дабления принято рабным 
д £ 0  даН/м2 (5 0  кгс/м2), т. е. по Ш  бетробаму району при повторяемости 
1 раз б 10 лет.

83. Максимальная нарматибная толщина гололеда на ошинобке принята 

рабной С-20 мм, что соотбетстбует Нрайону па гололеду при повторяемо

сти 1 раз б 10 лет.

8.4. Гоунты б оснобаниях непучинистые. Характеристика грунтов 
(классификация) принята по СНиП 2.02.01-83.

8.5. Грунтовые боды отсутствуют.
8£. Сейсмичность района строительства не выше 6  баллов.
8.7. Не предусматривается строительства в районах вечной 

мерзлоты с макропористыми и просадочными грунтами, а также на пло
щадках, подверженных оползням и карстам.

15

9. Сопоставление технико-экономических показателей 
проектных решений шинных мостов и гибких связей 10(6) кВ 
по проекту 407-03-625.91с работой 407-03-458.87 .

ш
п/п

Наименование показателей

Количество Экономия

Пв/роектц
4074&62S.91

Пвпрогщ/
407-03-45837 %

1 Стойка шинных мостов (1шт) , .

а. бетон м3 0)23 0)23 0 0
б. арматура кг 3 2 J 32)3 0 0

2 Свая шинных мостов (1шт)

а. бетон м5 o js 0 3 5 0 0

£ арматура кг 37,4 37,4 0 0

3 Стоимость стойки

(за3000шт/год)тысруб. 74,13 74,13 0 0

(в ценах 1984 г ) •

4 Трудозатраты, чел*дн. 1120 1120 0 о

407-03-625. 91-ПЗ
Лиам
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Ш  А  
(поёернуто)

)пчскаен(Ю юйр&ами*  
на <ра*у Ь 1Ш  Н

р *. vkWHwffi

• -"Ь

Отмтшй/сот приняты 
по типовым ЗРУ
; ___ш<и

_ьк. 6 .W

ГЛ Цемент подхода такопро&да pq&j ^ £ lM J !L  
V Вариант г/с», лист ЭГЬЬ) ВариаЩШ^ Л З ^ М :? )

Присоединение токопро§ода Элемент цело&озо 
к  £ы£одам «РУН участ ии токопро&дсг

(сп. Лист $n-Q )
, liaox. /гоо ь ... , « л ... '

1. Таблицу выбора гибких токопро£Ьдо£ о*, лист (?3~3 
Л Расстояние меокду стоиками £ми стрела провеса/* 64ft 

приняты из расчета ошиновки токолровода проводами 
4 * РС~бсо/7г £  jp регионе по гололеду.

3. Промежуточные обоим*/устанавливаются через-К Ум.
4. При наличии проезда под тскопровадом с од i и х  сто* 

рон дороги устана£ливдн/тся опоры & /сотой S4 00мм.

3 *у

листи

ш

run
Ш /

Члтщй Лопомсайк  Жо,

Ш /Щ /Ш М.
Xopnat. | W

Ш

Ш Х & 1 .-М Щ ; m i

37JZ
ш
3131

^□7-ПЗ-Б25.31^3П
Шинные мосты и outfit., е с fyju fp Гб)к8 

нождц транссрор/к/п \ jpanu и РУ
Шкио токапробод.ТтЖ (бериант креплен и л на 

опорных илолйторах/ ор

План, £ид Л  
Пример выполнения

— - . р у у ,

Л .
!;;*ййпзнергосетьп1НШ
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Л ~ А
(n o ie p N y m a )

J, Общий ёид motxtnpo&ida см. лист ЭП~5, 
б. Условно покабанб/ 3 прохода $  фазе.
J. Пунктиром потано присоединение npoiodoS к  ёыбодан 

трансформатора, расположенным на крышке едоку.
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i. Общий йид тома про iodd.  е л / .  лист ЗП-б

4 0 7 - Q 3 - B 2 5 . 9 M l
' Ш инны й мосты и гиб кие  с ш и  

м еж ду трансформаторами и р * : 
Гибкий тако проход, tb n ilf r  * ‘ А
(Вариант крапления на 
опорных, изолятора#)
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JaKonpo&ad меасди вводами  
трансу рома тора и Швами £$Ж  
расположенными по одной оси

ТокопроВод нежди Выводами 
транарарнпрора и Ш дамц ВЪРУ, 
рас положенными подт ондоМ *_  
клинии. соединяющей ил

7окогюа8од иежди Выводами Лщсрединение рркулро&Звд
трансформатора и Ш вами ИРУ. Аы Водам тронсФорнаторо.яян 
расположенными под играм балеебО* положенным под игломЮ*_
'к  линии, ‘соединяющей их .кего продольной оси

Присоединение татпрпВпдп
М Г1/ РгыЗг* I i UeutMi

--
I  Таблицу Выбора жест ких токопроВодоВ и расстояния(а) н т - 

ду рядами опорных изоляторов, см.лист /73 
В, Металлоконструкцию ш инного моста присоединит* с обо- 

и х кощ оВ ярощ ену т т ур у  т ом ления подст анции.

4а7-аз-б2Б вТ Ж
iiluH H & ie  м ост ы  и  гибкие с Ш и  Ю (б)кЬ  

ко ц  трансформаторами и румежд

Ж ест ш ^т окопроВед.
?<ьяздв шалаш wffliib fM

План.
Примеры Выполнения.

Р П 1 *  1свшвнерлхтпроЕКТ
С.-Пгтердуръ
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Марка,
лоз. Обозначение Наименование Кол:

Масса 
ед. кг.

Приме
чание

2 Изолятор опорно-апгрхнсШ

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 *Е

И 0С -20-2000УХД1 3 2 3

- И 0С -35-2000УХЛ1 3 45

ТУ 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-штыреВой

ОНШ 20-10-1 3 24J8

ОНШ 3 5 -2 0 -1 3 41J5

3 5 Зажим опорный

ОСТ 34 -13 -919 -86

Л 4 - П - 3 3 о
41 Т У 34 1311438-89 Зажим аппаратный

прессуемый

А 4 А - С З - П 3 о
4 2 ТУЗА 2 7 1 0 9 5 4 -8 5 Зажим аппаратный

штыребай

А Ш М -1 I -1 3 о
61 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-Э П М .16 Планка опорная П -1 3 13

6 2 -Э П М .17 Планка опорная П -2 3 ОМ
70 -З П М 2 3 Скоба С-1 3 0 2

Иля
ACm^OG

3S1

I5)

71 -Э П М 2 3 Скоба С -2 3 0 2
для

AC500J50L
77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .9Ж С М П 16 Кронштейн К -1 2 □
81 -КС М  0 0 1 Изделие И -1 .И -2 .И -3 1 о
8 5 -КС М  0 0 7 Изделие И -7 .И -8 .И -9 1 о

Болт ы, ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 «

9 0 М  12x30 12 для
ОНШ 20

91 М 12x60 12 тс-20.
ОНШ 20

95 М  16x60 12 И0С-20, 
ОНШ35

1
1

18 для
«ОС-15

М арт
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса 
ей. к г

Приме
чание

Винт ,  ГОСТ 174 7 5 -8 0 *
•

102 М  16x30 6

104 . Ш п ш ы аГ 0С Т 2 203 4 -76»
• М  12x50 6

Г айки , ГОСТ 59 1S -70*
ОНШ 20. 
ИОС-20106 М 12 12

6
ИОС-35.
оншзЗ

107 М 16 12
И0С-20 
ОНШ 35

•18
для

ИОС-35
108 Шайба12. Г 0 С Т 6 9 5 8 -7 8 * 12 для

ОШ 20

Ш айбы. ГОСТ 11371-78»*

110 Шайба 12 12
для

ИОС-20

6 ИОС-35 
ОНШ 35

12
для

СНШ20

111 Шайба 16 12
ИОС-20 
ОНШ 55

18
для

ИОС-35

Ш айбы. ГО С Т6402-70»*

112 Шайба 12 12
для

ИОС-20

6
ИОС-35 
ОНШ 35

24
для

ОНШ 20
113 Шайба 16 12

ИОС-20 
ОНШ 55

18 И0С-35

407-03-625. 91 -  ЭП
Шинные мосты и 2ut\mp п)язи 10(6) кВ

между трансформчторими и Р У
Начмтд. Раменский 0732

У зел1  '  , 
Г ибкий токопрабад

Стадия Лист Листов
Нкантр. Ломоносова 07.92

0732 РП 11ГИП Лурье \
Пенях Карпов 0732 Спецификация оборудования v 

материалов к  листу ЭП-  Ю .
’СЕВЗАЛЭНЕРГОаПЪПРОЕХГ

СанхпНТетерВург
ИнхдкатЗайцева b c * t' 0732

формат АЗ \
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вид Б  Г

Изолятор И0С-20-2000УХЛ1 Изолятор ОНШ 20-10-1

r l
А -А  (подернута )  А - А (  подернуто )

|

110
\ Ж

■ и

3 5  9 0

Изолятор ИОС-35-2000УХЛ1 

61 70или71

• Ш  1
\112

Ж
ж !

Изолятор ОНШ3 5 -2 0 -1

Разметка крепежных отдерстий изолятор ой

0 1 4 0  ОНШ 2 0  

0 2 2 6  И0С-20

4 о т б .0 15 
4 от 0 .0 1 8

О с ь .
0 1 4 0  ОНШ 3 5

1 Сборные шды по ГОСТ 5 2 6 4 -6 0 * .
2  Размеры , обозначенные », уточнить по месту,

3  Спецификацию см. на листе З П -13,

407-03-625. 9 1 - W
Шинные мосты и гибкие сбязи 10(6) кВ

межац тоансфооматооам ииР У
Начлтд. РоненскиО 0732

У зе л !
Гибкийтакопробод

Стадия Лит Лиапад
Нкошпр. Ломонкоба 0732 РП 12ГИЛ Лири 0732
Наяго. Катод 'Щ . 0732 Присоединение я трансформатору 

- такапрабада с одним прободан А фазе. 
Вариант Я

ГСВЗАЛЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКГ
Санкт-Петербург

ftaJnm i Зайиеба ь<н~ 0732
'

iv-vyi? формат АЗ
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
е д .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-стержневой

ГОСТ 9984-85«Е

И 0С -20-2000УХЛ1 3 2 3

И 0С -35-2000УХЛ 1 3 45

Т У 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24 ,8

ОНШ 3 5 -2 0 -1 3 41,5
3 5 Зажим опорный

ОСТ 34 -13-919 -86

А А - П - 3 3 □
41 ТУ 34  13 11438-89 Зажим аппаратный

прессуемый

А 4 А - П З - П 3 □
61 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 9 1 -З П Л :16 Планка опорная П-1 3 1 3

6 2 -Э П М .17 Планка опорная П -2 3 0.84

70 -З П М 2 3 Скоба С-1 3 0 2
дЛЯ г, 

АС185^400

71 -З П М 2 3 Скоба С -2 3 0 2
для

AC5D0-600
77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-KCMD1S Кронштейн К -1 2 о
81 -К О И .00 1 Изделие И -1 .И -2 .И -3 1 □

- 8 5 -к е м .0 0 7 Изделие И -7, И -8, И -9 1 □
Болты, ГОСТ 7798-70»

9 0 М 12x30 12
для

ОНШ 20
- 91 М 12x60 12 ОНШ 20

9 5 М  16x60 12 И0С-20. 
ОНШ 35

• 13 НОС-35

28

Марка.
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
е б к г

Приме
чание

102 Винт. ГОСТ 17475-80»

М  16x30 6

104 Ш пилькаГ0С Т22034-76»

М  12x50 6

Г айки . ГО С Т5915-70»

106 М 12 12
ОНШ 20. 
И0С-20

6 ИбС-55. 
ОНШ 35

107 М 16 12
И0С-20. 
ОНШ 35

18
для

ИОС-35

108 Шайба12. Г 0С Т 6958 -78» 12
для

ОНШ 20

Ш айбы. ГОСТ 11371-78»

110 Шайба 12 12
для

И0С-20

6
ИОС-35' 
ОНШ 35

12
для - 

ОНШ 20
111 Шайба 16 \2

И0С-20 
ОНШ 35

18 для
ИОС-35

- - - - - Ш айбы, ГОСТ 6 4 0 2 -7 0 »

112 Шайба 12 12
для

И0С-20'
п ИОС-35 

ОНШ 35

?4
д Л Я

ОНШ 2 0 '

113 Шайба 16 \2
Ж -2 0 . 
ОНШ 35

\1 Ц$С-35

407-03-625. 51 -Э П
Шинные мосты и гибкие ебнэг 10(6) кВ

межди трансформаторами \ Р У
Начмтд. Раненое. < 0792

У з е л I
Гибкийт околродод

Стаде 1

Р П

Лист Листай
Нкаитр. Ломоносове. /1лА*Г\ 0732

13rm Л1>рье 1 07.92
Начзр. КарпаВ у г 110732 Спецификация обору давания и  

материалов к  листу ЗП-  12 .
стал j 1нергосетьпро£КГ

L 5 нап-Петербург
ИыхЗхт Зайцева ЬОх/- 0732

формат A S
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Вид Б
Изолятор ИОС-20-2000УХЛ1 Изолятор (Ж  20-10-1

Разметка крепежных отверстий изоляторов

1

- J
7 П

А -  А (подернут а) А - А  (подернут о)

А

0 1 4 0  0Н Ш 20  

0 2 2 6  И0С -20

4 отд 0 1 5  
4 от д.018

0 1 4 0  0Н Ш 35  

0 254 ИОС-35 
4 о т д .0 19 
4 атд.0Ш

1 Сдорные шды по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 * .
2  Размеры # обозначенные * ,  уточнить по мест у.

3  Спецификацию см. на листе 3 0 -1 5 .

407-03-625. 91 -З П
Шинные мосты и гибкие сдязи 10(6) кВ

мехац трансформаторами и РВ
НачмтО. Раменский WT-0791

Взел1
Гибкийт окопродад

Стадии Лист Листов
Нкотр. Ломоносова }В&мь.0732 РП 14 -
ГИЛ Лурье i 0732
Начер. КарпоО W 0732 Присоединение к трансформатору 

тсхопробода с ойнин пройодом 0 фазе. 
Вариант Ш

ШЗАЛЗНЕРГОСЕТЫРОЕКТ
Самая-ЛвпхреиргhaJicomЗойисАо 0732

•
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Марка,
РОЗ. Обозначение . Наименобанив Кол.

Масса 
ед. к г

Приме
чание

2 Изолятор опорно-стерхкйзй

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 *Е

И 0С -20-2000УХЛ1  . 3 2 3

И 0С -35-2000УХЛ1 3 4 5

ГУ 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-штьфебоО

ОНШ 20 -10-1 3 24J8

ОНШ 3 5 -2 0 -1 3 415

3 5 Зажим опорный

ОСТ 3 4 -13 -919 -86

л л - П - з 3 о
41 ТУ 3 4  1311438-89 Зажим аппаратный

прессуемый

м л - С П ) - □ 3 о

44 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-ЭП Л 1 Контакт переходной КП-1 3 0 6 5

61 -З П Л 16 Планка опорная П-1 3 %з

6 2 -ЭПМ.17 Планка опорная П -2 3 0J84 -

70 - з п л з з Скоба С-1 3 0 2
для

ЛС185-400

71 -З П Л  2 3 Скоба С -2 3 0 2
для

AC50CL60C

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .9UCCMD1B Кронштейн К -1 2 i___ i

■ 81 -К С Л .0 0 1 Изделие И -1 И -2 .И -3 1 ! _ )

8 5 -К С Л  .0 0 7 Изделие И -7 .И -8 .И -9 1 О

Болт ы, ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 *

- 9 0 М  12x30 12
для

ОНШ 20

91 М  12x60 12 НОС-20. 
ОНШ 20

95 М 16x60 12 Н0С-20. 
ОНШ 35

18 для
ИОС-35

9 7 Болт , ГОСТ 7805-70»

М 12x60 12

102 Винт , ГОСТ 17 475-80*

М 16x30 6

зо

Марка,
РОЭ. Обозначение - Наименобанив Кол.

Масса 
ев. к г

Приме-.
чание

104 • Ш пилькаГ0С Т22034-76"

М  12x50 6

Г а й ки , ГО С Т5 9 1 5 -7 0 "

106 М 1 2 12
ОНШ20, 
И0С-20

6 • ИСС-35 
ОНШ 35

Ю 7 М 16 12
НОС-20 
ОНШ 35

18
для ■ 

ИОС-35
Ю д Шайба 12. Г 0 С Т 6 9 5 8 -7 8 " 24

для
ИСС.-20
ИОС-35 
ОНШ 35

3 6
для

ОНШ 20
. Ш айбы , ГОСТ 11371-78"

110
.

Шайба 12 12
для

ИОС-20

6 ИОС-35 
ОНШ 35

12
для

онш 2 0 :

111 Шайба 16 12
И0С-20 
ОНШ 35

18 для
ИОС-35

Ш айбы, ГО С Т6 4 0 2 -7 0 "

112 Шайба 12 2 4
для

И0С-20

18 ИОС-35 
ОНШ 35

3 6
Шя ~ 

ОНШ 20

113 Шайба 16 12 ИОС-20 
0HUJ35

18 для
ИОО-35

407-03-625. 9 1 -Э П
Шинные мосты и гибкие связи 10(6)кВ

между транс форм v  трами и РУ
Ночхтд. РоненскиО 07.92

Узе/ i l
Гибкийт окопрабад

Стадия Лист Листай
Нконтр. Ламоносойи лй&м 0732

РП 15ГИЛ Лурье 0732
Hsma. Карлой Т ч Г 0732 Спецификация оборудования j  

материалов к  листу ЭП-  % .
ТЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЪПРОЕКГ

Сажт-ЛелгерВцрг
ИнхЗкпт ЗсОчейа W ' 0732

формат АЗ:
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Вид Б

йи

А  • А ( подернуто) А  -  А ( подернуто )

Изолятор И0С-20-2000УХЛ1_

И

Изолятор ОНШ 2 0 -10 -1  

9 0

Изолятор И 0 С -3 5 -2 0 0 0 Ш 1  

61 70или71 1Q4

55.

Изолятор ОНШ 3 5 -2 0 -1  

104

Разметка крепежных отберстий иэолятсрод

0 1 4 0  ОНШ 2 0

0 2 2 6  И 0С -20
Д 4

4 о т б .0 15 1
4 о т б .0 18

0 1 4 0  ОНШ 55  
0 254 ИОС-35 

4 о т б .0 18 
4 от б.015

1 Сборные шбы по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 » .

2  Размеры. обозначенные * ,  уточнить па мест у. 

5  Спецификацию см. на листе Э П -17 .

4 0 7 -0 5 -6 2 5 . 91  - Э П
Шинные мосты и гибкие ебязи 10(6) кВ
междц трансформатароми и РУ

Начмтд. Раменский 0732
Узел!

Гибкий токопрабод

Стадия Лист Листов
Нхонтр. Ломоносова Лалл 0732 РП 16ГИЛ Лурье 0732
Начло. Котов 0732 Присоединение к траюрорматру 

такопровада с одним проводам в фазе. 
Вариант Ш

СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЪПРОЕКГ
Сант-ПетервцргИскJ кат Зайцева 0732

1
^  формат АЗ
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n:

Мерка,
поз. Обозначение Ноименойание Кол.

Масса
в д .кг

Приме
чание

P" 2 Изолятор опорно-стергледой
V CC* '. ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 *Е

£k' И 0С -20-2000УХ Л 1  • 5 2 3
U “ ' *

И 0С -35-2000УХЛ 1 ' 5 4 5

. - Т У 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-штыряЬой,

ОНШ 2 0 -10 -1 3 24J8

ОНШ3 5 -2 0 -1 3 41,5

3 5 Зажим опорный

ОСТ 3 4 -1 3 -9 1 9 -8 6

А А - П - 3 3 □
41 ТУ 34  1311438-89 Зажин аппаратный

прессуемый

А 4 А - П З -  □ 3 □

4 2 ТУ 3 4  2 7 1 0 9 5 4 -8 5 Зажим аппаратный

штырейой

А Ш М -\ 1-Т 3 о
61 W 7 -0 3 -6 2 5 .91 -З П М .16 Планка опорная П -1 3 1.3

6 2 -З П Л .1 7 Планка опорная П -2 3 0,84

70 -З П  Л  2 3 Скоба С-1 3 0 2
дЛЯ

АС18Ь-400

71 -З П .И 2 3 Скоба С -2 3 0 2
для

AC50Q-60G
a:

1
I

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 9 Ж С Л П 1 8 Кронштейн К -1 1 о
78 -КС  Л .  018 Кронштейн К -2 1 о

<§
81 -К С Л .0 0 1 Изделие И -1 .И -2 И -3 1 □

§ 8 5  "1 -К С  Л .  0 0 7 Изделие И -7 .И -8 .И -9 1 о
■§Si Болт ы. ГОСТ 7 7 98 -7 0»
e

9 0 1 М 12x30 12 для
т иео

91
11 • М  12x60 12

НОС-20, 
ОНШ 20

9 5 М  16x60 12 И0С-20.
m uss

; 13 иос-ss

s

32

Марка.
паз. Обозначение Наименобание Кал.

Масса 
ед. к г

Приме
чание

102 Винт , ГО СТ 17475-80><

М  15x30 6
104 Ш пилькаГОС Т 2 203 4 -76 »

М 12x50 6

Г а й ки . ГО С Т 59 1 5 -7 0 »

106 М 1 2 12
ОНШ 20. 
И0С-20

6 НОС-35, 
ОНШ 35

107 М 1 6 12
И0С-20 
ОНШ 35

18
для

ИОС-35
108 Шайба 12. ГОСТ 6 9 5 8 -7 8 * 12

для
ОНШ 20

Ш айбы , ГОСТ 11371-78»

110 Шайба 12 12
для

И0С-20
6 ИОС-35 

ОНШ 35

12
для

CHU 20
111 Шайба 16 12 И0С-20 

ОНШ 35
18 для

ИОС-35

Ш айбы . ГО С Т 6 4 0 2 -7 0 »
112 Ш айба 12 12

для
И0С-20

6
ИОС-35 
ОНШ 35

24
для

ОНШ 20
113 Шайба 16 12 И0С-20 

ОНШ 35

18'
для

ноо-35

407-03 -625 . 91 -  ЗП
Ш инные мосты и гибкие ейязи 10(6) кВ  

между трансформаторами и РУ
-

Начмтд
Нкантр.
ГИЛ

Нсрш.
H uxJK m .

Раменский
ЛаманасаСл'
Лурье
Карпов
Зш Х&ю

-
07.52

У зел1
Гчбкий такапробад

Стадия Лист Листай
0 7 3 2
0 7 3 2 РП 17

3  a v —
0 7 3 2
0 7 3 2

Спецификация оборудования и  
материалай к  листу З П -16.

СЕЗЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
Свнт -ОтерОцре

r f w / f  формат AS  .
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1

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорночшрхнеОой

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 *€

И0С-20-20009Х/11 3 2 3

И О С -3 5-20 00Ш 1 3 45

Т У З *-27 -Ю 25 7-в1 Изолятор опарночшпыревой

ОНШ 20-10-1 3 24JB

ОНШ 3 5 -20 -1 3 415

3 5 Зажим опорный

ОСТ 34-13-919-86

А А - О -3 3 □
41 T 954 1511438-89 Зажин аппаратный

прессуемый

3 о
61 4 0 7 -0 5 -6 2 5 .91-Э П Л .16 Планка опорная П-1 3 13

6 2 -З П Л .1 7 Плойка опорная П -2 3 0 0 4

70 -З П М 2 3 Скоба С-1 3 .0 2
для

АС!85~400

71 -Э П М 2 3 Скоба С -2 3 0 2
для

АС500ЛОС

77 «77 -0 3 -6 2 5  91-КС Л  Л15 Кронштейн К -1 1 о
78 -КС  Л . 018 Кронштейн К -2 1 о

■ 81 -К С Л Л 0 1 Изделие И -1 .И -2 .И -3 1 о
85 -КС  Я  0 0 7 Изделие И -7 .И -8 .И -9 1 о

Болты. ГОСТ 7798-70»

- 9 0 М  12x30 12
35»

ОНШ 20

91 М 12x60 12 И0С-20, 
ОНШ 20

95 • М 16x60 12 И0С-20. 
ОНШ 35

13 Зля
НОС-35

' 1 .

~  I »

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса 
ей. к г

Приме
чание

Ю 2 Винт . ГОСТ 17475-80»

М 16x30 6

104 Ш пильщ Г0С Т22034-76»

И  12x50 6
Гайки . ГО С Т5915-70»

106 .М 12 12
онФЯГГ
ИОС-20

6 ИОС-35,
ОНШ 35

107 М 16 12
ИОС-20 
ОНШ 55

18
для

НСС-35

108 Ш а№ 12. Г0С Т695в-78« 12
для

ОНШ 20
Ш айбы. ГОСТ 11371-78»

110 • Шайба 12 12
для

ИОС-20

6
ИОС-35 
ОНШ 35

12
для

ОНШ 20
111 Шайба 16 12 ИОС-20 

ОНШ 35
18 для

ИОС-35

Ш айбы. ГОСТ 6402-70»

112 Шайба 12 12
для

ИОС-20

6 И0С35 
ОНШ 35

24
для

ОНШ 20

И З Шайба 16 12 ИОС-20
аншзз

18 \-------
/для

J o g s l .

407-03-625. 91 ЗП
Шинные мосты и гиб пе  сбяэи Ш в )к  

между таансформилооами и Р 9
Начшд. РоменоаЮ 0732

9зел1
Гибкий токопробод

Стадия Лит  диетой
Нхотр. Ломоносова 0732

РП 19ПЛ Лурье < 0732
Нстр. КаелоО w r 0732 Pnotnuhitermitra пКппчПпЛтлт . i
ИнхЗкат Зайцева baU - 0732 «.ц^уипицил w jp ijv u u u n w  « ГСЕВЗАПЗНЕРГОШ « °0£К Г

катериалаб к  листу З П -18. \ сакя-л егщ л ,^ -1
s j v :.'Y формап..\3
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' г :

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-апержнеОай

ГОСТ 9984-85>£

И0С-20-2000УХЛ1 3 2 3

И0С-35-2000УХЛ1 3 45

ТУ34-27-10257-81 Изолятор опорно-штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24J8

0Н Ш 35-20-1 3 41 J5

36 Зажим опорный

ОСТ34-13-919-86

2 А А -0  -3 3 о
41 ТУ 34 1311438-89 Зажим аппаратный '

прессуемый

А4А-1 1-П 6 о
42 ТУ 34 2 7 1 0 9 5 4 -8 5 Зажим аппаратный

штыревой

АШ М -\ \ - 1 3 о с
61 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-ЭПЛ.16 Планка опорная П-1 3 1x3

72 -З П Л .24 Скоба С -3 6 02
77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-КСИ.016 Кронштейн К -1 2 о

- 81 -К С Л .00 1 Изделие И -1 ,И -2 .И -3 1 [ = 3
85 -кем .о сп Изделие И -7 ,И -8 ,И -9 1 □

болты, ГОСТ 7798-70*»

- 9 0 N 12x50 12
Ьп

ОНШ 20
91 М 12x60 12

т:-?о. 
та 70

94 N 15x30 12
bn

omits * Ж  --23Г 
ОНШ 359 5 М  16x60 12

18 <ы

I

1 зв

Марка,
паз. Обозначение Наименование г Кол.

Масса 
ей  к г

Приме
чание

• 105 Ш пилькаГ0С Т22034-76*

М 12x70 6

Гайки, ГОСТ 5 9 15 -7 0*

106 М 12 12
ИОС-20. 
ОШ/20

6 ала
НОС-35

107 М 16 12
И0С-20 
ОНШ35

18
Ья

ЮС-35

108 Шайба12, Г 0С Т 6 958 -78* 12
йля

/ЮС-20

• 24
для

ОНШ 20

Ш айбы, ГОСТ 11371-73*

110 Шайба 12 6
для

ИОС-35

12
Зет

И0С-20

111 Шайба 16 * 1\‘
Зет

ИОС-35

24
для

ОНШ 55
12 для

/ЮС-20

Шайбы, ГО С Т6 4 0 2 -7 0 *

112 - Шайба 12- 8  \ -
для

ИОС-35
' 12 *

для
И0С-20

24
для

ОНШ 20
113 Шайба 16 18

для
ИОС-35

24
Лет

ОНШ 35

12
для

I /ЮС-20

НанапЗ.
Н хящ л
ГИП
НОчяц.
/ШЛют-ЗайцеВа

Романский
АаняивсоВа
/куье
Карлой

Ш Ц>-

щ
дсм «■

0732
0732

0732
0732

407-03-625. 91 -ЭП
Шинные мосты и гйЬкие Щ  i 110(ё)кВ

L\%‘ .междитансФОРматаи й '. и РУ

У з е л !
Гибкийтакопробиб

.*4”  «  
Г !

Спецификация оборудования и  
матер т а й  к  листу 3 th  2 0 .

Лист Листай

2 1

\\'рШ Ч £Р ГО С £ТЪ ГР О Е КГ

фермат АЗ \
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 ин
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N

А -А  (подернуто)  А -А  (подернута)

Пр
и И

ОС
-35

 
Пр

и О
Ш

 35

Ш 8

Изолятор 0НШ2О-Ю-1

Я

W

Разметка крепежных отверстий иэолятороб

0140 ОНШ 20 0140 ОНШ 35

1 Сборные шбы по ГОСТ 5264-00" .
2  Размеры, обозначенные " ,  уточнить по месту.

3  Спецификацию см. на листе З П -2 3 .

407-03-625. 91 -  ЗП
Шинные мосты и гибкие i t «зи iu(b) к в

межаи трпнсфоам'люPL f j  U PH
Начдтй. Раменский ш р 0732

Нзел1 -1, 
Гибкий токапробод '

Oi з&я Лист Литой
Нхантр. ЛаманосоОа 0732

РП 2 2run Лурье 0732
Начяр. Кастой 0732 Присвейинение к  трансфарматоп- ■ . 

такопраОода с дйцня пробелами ОфиИ 
Вариант XT i '

РЕЗЗАПЗНЕРГОСЕТЪЛРСеХГ
СанкяНЪверВ&е

ШхЗкат. Зайцева 0732

формат АЗ



Ал
ьб

ом
 1 

ча
ст

ь 1
Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

2. Изолятор иппрно-стзршШ

ГОСТ 9 9 8 4 -6 5 "£

И0С-20-2000УХЛ1 3 2 3

И0С-35-2000УХЛ1 3 45

Т У 34 -27-10257-81 Изолятор опорно-штыревой

0 Ш 2 0 -1 0 -1 3 24,8

ОНШ3 5 -2 0 -1  . 3 4 1 J

3 6 Зажим опорный

ОСТ 34-13-919-66

2 А А -0 - 3 3 □
41 Т У 34  1311433-89 Зажим аппаратный

прессуемый

А 4 А -С З -  □ 6 о

61 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-ЭПЛ.15 Планка опорная П-1 ■3 13

72 * -З ГШ .24 Скоба С -3 6 0 2

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .9Ж СЛЮ 16 Кронштейн К -1 2 i___ i

81 -К С Л .001 Изделие И-1. И-2, И -3 1 i___ i

8 5 -К С И .0 0 7 Изделие И -7, И -8, И -9 1 i___ i
болты. ГОСТ 7798-70»

■ 9 0 М 12x30 12 для
ОНШ 20

91 М 12x60 12 ЙОС-20, 
ОНШ 20

94 М 16x30 12
для

ОНШ 35

- 9 5 ‘М 16x60 12 ИОС-20, 
ОНШ 35

W ■ для 
ИОС-35

I

3

Марка,
поз. Обозначение ' Наименование Кал

Масса 
ей. к г

Приме
чание,

105 • Ш пш ькиГ0С Т2?034~7е*

М 12x70 б •

ГаОки, ГОСТ 5915-70»
106 М1% 12 Hot-20. 

ОНШ 20
6 для

ИОС-35
107 М 16 12

ИОС-20Г 
ОНШ 35

18
для

ИОС-35
108 Шайба12, Г0С Т6958-78» 12 для

И0С-20№
24

для
ОНШ 20

Ш айбы, ГОСТ 11371-78»

1Ю Шайба 12 6 для
ИОС-35

12 для-
ИОС-20

т Шайба 16 16 для
ИОС-35

2 4 1 для
ОНШ 35

12 для
ИОС-20

Ш айбы, ГОСТ 6 4 0 2 -7 0 » *

112 Шайба 12 6 для
ИОС-35

12
для

ИОС-20

24
для

ОНШ 20
113 ЦЦйба 16 .18

для
НОС-35

24 для
ОНШ 35

~ 12 L < _
Ш

ЮС-20

Начшд
Нтапр.
ГИЛ
tkm n
ИнжЗкат Зайцева

Раменский
Ломоносова
йав*.
КарпоО

У Щ -

З В Г

0732
0732
0732
0732
0732

407-03-625. 9 1 -1П
~~Ъ. Ьнные маеты и гибкие ейяэи 10(6Т \Ч

'  Узел1
Ги\<ий токопроОод

Слвцифи тия оборудования и 
матерш \аб к  /госту ЗП-22.

Стадия Лист

РП 23
Листай

СШЛПЗНЕРГОСЕШ гг  : 
СажпЫТетердур. ■,

-------------------- \ Л Д





Ал
ьб

ан
 1 

ча
ст

ь
М арко 
поз: Обозначение Наименование Кол.

Масса
е д .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-стержневов

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 *6
*

Й 0С -20-2000УХЛ1 3 2 3

Й 0С -35-2000У Х Л 1. 3 45

ТУ 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24 .8

ОНШ 3 5 -2 0 -1 3 415

3 5 Зажим опорный

ОСТ 34 -13 -919 -66

2 А А -П  -3 3 о
41 ТУ 34 1311438-89 Зажим аппаратный

прессуемый

Л 4 Л - [ Щ - П 6 о

42 ТУ 34 2 7 1 0 9 5 4 -8 5 Зажим аппаратный

штыревой

АШ М -\ I - 1 3

61 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-З П М .16 Планка опорная Л -1 3 15

72 -З П М .24 Скоба С -3 6 0 5

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-КСМ .016 Кронштейн К -1 1 о
-  73 -К С М ,018 Кронштейн К -2 1 о

81 -К С М .001 Изделие И- t  И -2 . И -3 1 о
85 -К С М .007 Изделие И -7 .И -8 .И -9 1 о

Болты .ГО С Т 77 98-7 0»

90 М  12x30 12
для

ОНШ 20

91 М  12x60 12 И0С-20. 
ОНШ 20

94 М  16x30 12
для

ОНШ 35
95 М  16x60 12 И0С-20. 

ОНШ 35
1д для

НОС-35

t

: 140

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ей. к г

Приме
чание

105 Ш пш ькаГ0С Т 22034-76*

М  12x70 6

Г айки . ГО С Т5 9 1 5 -7 0 "

106 М 12 12
ийс-$д.
ОНШ 20

6 Шя
ИОС-35

107 М 16 12
идС-20" 
ОНШ 35

18
Зля

ИОС-35

108 Шайба12, Г 0 С Т 6 9 5 8 -7 8 " 12
для

Н0С-20

24
для

ОНШ 20

Ш айбы. ГОСТ 113.71-78"

110 Шайба 12 6
для

НОС-35
/9 для

И0С-20

111 Шайба 16 18
для

ИОС-35

2 *
для

СНШ35

12 для
И0С-20

Ш айбы, ГОСТ 6 4 0 2 -7 0 "

112 Шайба 12 6
для

ИСС-35

12
для

И0С-20

24
для

ОНШ 20

113 Шайба 16 18
для

ИОС-35

.24
для

ОНШ 35

12 т ,

407-03-625. 91 -  3 : 7

Шинные мосты и гибкиг ‘связи 1й(6)кВ  
между трансформаллрами и РУ

Начлтд.
Нхантр.
ГИЛ

Раменский 07.92
Ломоносова
Лурье ш .

07.92
07.92

У з е л ! ‘
Г ибкий токопровод РП

07.92
07.92

Спецификация оборудования и  
материалов к  листу ЗП - 2 4 .

Лист

25
Лт \  в__

\ЕВЗЛПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕ, 
Санхт-ЛгтербиР* '

формат АЗ



Ал
ьб

ом
 Г

 ча
ст

ь 1



Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-стерхнеВой

ГОСТ 99 84 -8 5x6
. И0С-20-2000УХ/11 3 2 3

И 0С -35-20009Х Л 1 3 45

ТУ 34 -27 -102 57 -61 Изолятор апорно-штыребой
•

ОНШ 20-10-1 3 24,8

ОНШ 3 5 -2 0 -1 3 41 J

3 6 Зажим опорный

ОСТ 34 -13-919 -86

2А А - □  -3 3 □
41 ТУ 34 13 11438-89 Зажим аппаратный

прессуемый

■ ш - С Ш - П 6 □
_ 6 1 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-ЭПМ.16 Планка опорная П-1 3 1.3

72 -ЗП М .24 Скоба С -3 6 0 2  ^

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-КС.И J016 Кронштейн К -1 1 п
ь

78 -к е м .018 Кронштейн К -2 1 о

81 -К С М .001 Изделие И-1, И -2, И -3 1 □
85 -к е м .0 0 7 Изделие И-7. И -8, И -9 1 о

Болты, ГОСТ 7798-70»

90 М 12x30 12 для
ОНШ 20

91 М 12x60 12 И00-20. 
ОНШ 20

- 94 М 16x30 12
для

ОНШ 35

95 М 16x60 12 НОС-20, 
ОНШ 35 .

18
для

ИОС-35

I

щ

Марка; 
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса 
ед. кг

Приме*  
чание

105 Ш пилькаГ0С Т22034-76»

М 12x70 6

Гайки . ГОСТ 5915-70»

106 М 12 12
нос-ев.
ОНШ 20

6
Зля

ИОС-35

107 М 16 12
И0С-2д 
ОНШ 35

18
для

ИОС-35

108 Шойба12. Г0С Т 6958 -78» 12
для

ИСС-20

• 24
для

СНШ20

Ш айбы. ГОСТ 11371-78»

110 Шайба 12 6
для

ИОС-35 •
12

для
И0С-20

111 Шайба 16 1 в >
для

ИОС-35

2 4 ‘
для

ОНШ 35

12
для

И0С-20

Ш айбы. ГОСТ 6 4 02 -7 0»

112 Шайба 12 6\ для
ИОС-35

11 !
для

ИСС-20

2 \
для

ОНШ 20
113 Шайба 16... 1Ь '

■ для 
ИОС-35

2<
для

ОНШ 35

12 ,Л______ $С -20

...

Начш д. Раменский 07.92
Нконтр. Ламоносада 07.92
ГИЛ Лурье 0732
Наягр. Карпов W ~ 07.92
Инхдкат. Зайцева й а /Г 07.92

407-03-625. 9;i -Э П
Шинные мосты и гибкие сбяэй *' 1(6) кВ

межди трансформаторами \1
Cmdiii | Лист

РП\ '27
Узел1

Гибкийт окопробод

Спецификация оборудования и 
материалов к  листу 5/7- 2 6 .

Лиспад

{ ШРГОСЕТЪПРОЕКГ :

A V
W*



Сл
-’А

ль
бо

м 
Тч

а&
пь

 1

н

А -А  (подернуто)  А -А  (подернута)

П
р

иО
Н

Ш
З

З
' 

40
0

Вид Б
Изолятор И0С-20-2000УХ/И Изолятор ОНЩ 20-10-1

36

Разметка крепежных атдерстиО иэолятород

0 1 4 0  0Н Ш 20
0 1 4 0  0Н Ш 35

1 Сборные шды по ГОСТ 5264 -00* .
2  Размеры, обозначенные * ,  уточнить по месту.

3  Спецификацию см. на листе $П- 2 9 «

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 .  9 1  - У /7
Шинные мосты и гибкие сЬза 10(Б) кВ

междц транс Форматарсмии РУ
Нандтй. Раменский ш р 7732

Уэел1
Гибкий токапродод .

Спайя Ласт ТИзавой
Нконтр. /Юмоносода 0732

РЛ 28ГИЛ Лурье 0732
Накго. Косной & - 0732 П/шсоейинение к  тра«рорнатору 

ЛШанройойа с М унк нройойами 0 фазе 
Вапиант JГ

ШШЗНЕРГОСЕТЪЛРООСГ 
. СанкпНТетерОця

ИнхЗкат. Зоййёйа 0732

формат А З



А
ль

бо
м

 1
 

ча
ст

ь 
1

■3t

Норка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно -стержневой ■ •*

ГОСТ 9984-85мЕ

И0С-20-2000УХЛ1 3 2 3

И 0 С -3 5 -2 0 0 0 Ш 1  . 3 45

ТЫ М -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1  . Изф т ор опорно-штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24J8

ОНШ 3 5 -2 0 -1  • 3 41,5

3 6 Зажим опорный
- ОСТ 34-13-919-86

2 A A -Q  -3 6 о
41 T9 34 13 11438-89 Зажим аппаратный

прессуемый

- ш - С Ш - П 12 □
61 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-ЗПМ .15 Планка опорная П-1 6 1,3

72 -ЗП М .24 Скоба С -3 12 0 2

79 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .9M C M 01S Кронштейн К -3 4 о
81 -к е м .001 Изделие И -1 .И -2 .И -3 2 □

8 5 . .  ’ • -к е м .007 Изделие И -7 .И -6 .И -9 2 о
Болты, ГОСТ 7790-70*

-  9 0 М 12x30 24
для

ОНШ 20

91 М 12x60 24
И0С-20. 
ОНШ 20

94 М  16x30 24
для

ОНШ 35

- 9 5  Г М  16x60 24
И0С-20. 
ОНШ 35Г ..... 36

для
ИОС-35

Марко,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
е д к г

Приме
чание

105 Ш пш ы саГ0С Т22034-7Б*

М 12x70 12

Гайки , ГОСТ 5915-70»

106 М 12 24 hPt-20. '
ОНШ 20

12 для
ИОС-35

107 М 16 24
И0С-20 '  
ОНШ 35

3 6
для ' 

ИОС-35

108 Шайба12, Г 0 С Т 6 9 5 8 -7 8 * 24
для

И0С-20

■48
для

ОНШ 20

Ш айбы, ГО С Т11371-78»

110 Шайба 12 12 для
ИОС-35

24
для

И0С-20

111 Шайба 16 36 для
ИОС-35

48 для
ОНШ 35:

и
для ■ 

И0С-20 "
Ш айбы, ГОСТ 6 4 0 2 -7 0 4 г

112 Ш айба12 12 ' . V для
ИОС-35

24 для
. НОС-20

48 для
1СЧШ20

113 Шайба 16 36 • \<:-з5

4 8 ь \
0HLJS

- , . . . 24 __I_L.
для' .

j S k \

НачмтД.
Нхонтр.
ГИП
Начли.
ИнхЗкш ЗаОиада

Раменский
Ломоносова
Лурье
Корпев

(Ш Р

з Е
b a j

07.921
07.92
07.92
07.92
07.92

407-03-625. 9 1 -Э Л
~ Ш инныёмосты и гибкие связи 10(6)к в

У зел1
Гибкийт окопровод

Спецификация оборудования и 
материалов к  листу ЗП-  2 8 .

.Стадия Лист Листов

РП 2 9

ЪВЗАШ
Сй

1НЕРГ0С1
чкт-Лет

иЬПРОЕКГ
рбург

Шаомпт АЗ





HH
tL

Nn
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ГЬ
д&

п>
 и

 д
ат

а 
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Вз
оп

 ии
О, 

N
[Wqwfa
! Обозначение Н м ш ш бпш ш Кол.

Мост  
ей. кя

Приме
чание

2 Изолятор пш ф ш нт ужниШ

ГОСТ 9 9 8 4 ' 0 5 *6  ■ '
• и о с -2 (> т ю у х /п  ! А .. ~ 2 3  %

ИОС-ЗУ 2 1 ЮОУХ/11 • 3 4L -
Т У 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 И зо м щ ) опорш нипщ ш Ш

ОНШ 2 0 -1 0 -1 3 2 4 J8
* ■ ОНШ 3 5 -2 0 -1 3 41.5

. 41 ТУ 3 4  1 3 1 1 4 3 8 -8 9 Зажим nnnnpmtuO прмсуемий
• ■ / Ц / и Г Н - П Р ... S '
4 2 ТУ 5 4  2 7 1 0 9 5 4 -6 5 Зажим аппаратный штыреОой

А Ш Н -П З -1 3

4 5 4 0 7 -0 5 -6 2 5 .9 1 -З П Л . 2 Контакт переходной К П -2 5_ 0 2 2

61 -З И Л . 16 Планка опорная П -1 3 и

6 5 - З П Л . 18 Планка опорная Л -3 3 ~ 1.3

7 0 -Э П Л .2 3 Скоба С -1 ____ % з . 0 2
для

*0185-400

71 -З П Л  2 3 Скоба С -2 3 0 2
для

\C500J500

72 -З П Л . 24 Скоба С -3 6 0 2

7 7 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-К С Л  Л 16 Кронштейн К -1 2 о

61 -К С Л .0 0 1 Изделие И -1 .И -2 .И -3 1 С П
6 5 -К С Л .0 0 7 Изделие И -7 .И -8 .И -9 1 . о

Болты ..ГО СТ 7798 -70**

“  91 И  12x60 . 12
" "Тля “ 
0НШ20

9 2 М  12x70 6  .
для

И0С-20,

•! i
ОНШ 20 ~ 
ОНШ 35

-  9 5 Н  12x90. 16
для

НОС-35

9 5 М  16x60 12
для

ОНШ 35 i
И0С-20.
НОС-35

болт .Г О С Т  780 5 -7 0**

9 7 • М 12x60 | 6  I

i i l

Марка.
'паз. Обозначение Наименование Кал

Масса
е б к г

Приме
чание ;

Винты. ГОСТ 17475-60»

100 М 12X30 6
для

ОЫП 20

101 М  12x60 6
для

И0С-20

102 И 16X30 6
для

ОНШ 35

104 Ш т м ькцГ0С Т22034-76»

М  12x50 6

ГоОки-. ГОСТ 5915-70»

106 М 1 2 18
ЙОС-35. 
ОНШ 35

. * 2 4
для

И0С-20

3 0
для . 

ОНШ 20

107 М 16 12
для

НОС-20
'0НШ357
КОС-35

108 Шайба 12. Г0С Т 6958 -78» 18
для

ИОС-20 >: 
"КОС-20 ' 

ИОС-35 ■

з ::  

12 1

для
ОНШ 20 ■_

110 Шайба 12. ГОСТ 11371-78»
для

КСС-20•-
6  • ИОС-35 ' 

СЫН 35’

12 \
для

СНШ20 
" ИОС-20 

H0C-3S111 Шайба 16. ГОСТ 11371-78* 12

18
для

ОНШ 35
112 Шайба 12. ГОСТ 64 0 2 -7 0 » 24

I 
•

v
T

sP
*i 

'i

18

3 6

113 Шайба 16. ГОСТ Ш 2 - 7 0 » 12.

18
—

/ г ) 7 _ л г _  к о с с м  :i n
— .

* T U  /  U U  U Z . kJ  . -J  1 U (  (
--

Шинные мосты и \ибкие с б язи 1 0 (2  кВ

Начлтд. 1°опенасиО 07.92

I |! §<
!

§ 9
; |! рами и РУ

Уэел1
Гибкий токопробаС

Стадия Лис ■ Листод
Нхонтр. 4копана сод-i 07.92

07.92 РП 31Тип Оцрье 1 ш г
Hayjp. /ГарлаО w ~ 0732

0732
Спецификация обору д о б и т  и  
материалов к  листу ЭП-  SO.

ТЕВЗАПЗНЕРГО, • ТЬЛРОЕКГ : 
Санав-Паг ifypz

Июс/кат. JШгеда
—

/finm  ivn A 7



Ш
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ча
ст

ь 1
V I

Изолятор И 0 С -2 0 -2 0 0 0 Ш 1
Вид Б

Изолятор ОНШ 20-10-1  

104 70или71 72 9 2

Изолятор ОНШ3 5 -2 0 -1

А -  А (подернут а) А -  А ( подернуто)
0 1 4 0  ОНШ 2 0

Разметка крепежных отдерстий изалятарод 

0 1 4 0  ОНШ 3 5

1 Сдарные шды по ГОСТ 5 2 6 4 -6 0 **.
2  Размеры, обозначенные » , уточнить па мест у.

3  Спецификацию см. на листе ЗП - 3 3 .

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 .  9 1  - Э П

Шинные мосты и гибкие сбязи 1й(6)кВ
межди трансфооматооам ииР У

Начмтд РоненскиО W p 0732
У з е л !

Гибкьйтокопродод

Стадия Лист Литой
Нжонтр- Ломоносовы 0732

РП 3 2run Лурье £ £ L 0732
Hohjv. Карлой 0732 Присоединение к трансформатору 

токопробада с тремя проводами в фае 
Вариант Я

СеВЗАЛЗНЕРГОССТЬЛРОЕКГ
СанюгнЛетербур*

HhxJ kmi Зайцева J o /—0132

йапмат АЗ



"А
ль

ба
м 

f 
ча

ст
ь 

1 Марка, 
поз. Обозначение Наиненйисние Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

2 Изолятор опор.чо<терхнейой

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 *6

И 0С -20-2000УХЛ1 3 2 3 ...
И 0С -35-2000УХЛ1 3 45

ТУ 34 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-штыреШ

ОНШ 20-10-1 У 2 4 $

ОНШ 3 5 -2 0 -1 3 41.5

41 ТУ 34  1311438-89 Зажин аппаратный прессуемый

А 4 А -Г Н - П 9 п
46 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-ЭПМ . 3 Контакт переходной КЛ -3 3 0.46

61 -Э П М .16 Планка опорная П-1 3 1.3

6 3 -Э Л Л . 18 Планка опорная Л -3 3  " ’ 1,3

70 -З П М .2 3 Скоба С-1 3 0 2 _
для

AC18S-W0 
для '

AC500J60071 -Э П М .23 Скоба С -2 3 0 2

72 -Э П М .24 Скоба С -3 6 0 2

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-КСМ J016 Кронштейн К -1 2 i i
81 КОМ 0 0 1 Изделие И -1 .И -2 .И -3 1 i i
8 5 -К С М Д 07 Изделие И -7 , И -8, И -9 1 i i

Болты. ГОСТ 77 98-7 0 *»

91 М 12x60 12
~ д1Я~ 
ОНШ 20

9 2 М 12x70 ' 6
‘для

И0С-20и
ОНШ 20, 
ОНШ 35

9 3 М  12x90 6
для

ИОС-35

. 9 5 М  16x60’ 12
для „ 

ОНШ 35.
И0С-20. 
ИОС-35 .

9 7 БаптМ12хбтСТ78№ -78» 12

! Винты . ГОСТ 17475-8С *

100 5 М 12x30 6
для

ОНШ 20

. 101 М 12x60 6
для

ЮС-20

102 И 16x30 6
для. ОНШ 35:

4a
Марка.
поз. Обозначение . Наименодание Кал.

Масса
е д .кг

Приме
чание

104 ' Ш пилька/’ОСТ2 2 0 3 4 -7 6 »

М  12x50 6

Г айки . ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 *

106 М 12 24 ИОС-35/
w / js

' . . . 3 0
для

ЮС-20
3 6 для

ОНШ 20

107 М 16 12
для-

И0С-20
ОНШ 3 5 "  
ИОС-35

108 Шайба 12. Г0С Т 6 9 5 8 -7 8 * 3 0
для

HOC-20
ИОС-35" 
ОНШ 35

4 2 для
ОНШ 20

Ш айбы. ГОСТ 11371-78*

110 Шайба 12 12
для ~~ 

НОС-20
6 ИОС-35"

0НШ35

12
для ~~ 

ОНШ 20

111 Шайба 16 12 иос-2 д~
ИОС-35

18
для ~~~ 

ОНШ 3S

Ш айбы. ГОСТ 6 4 0 2 -7 0 *

112 Шайба 12 3 0 для ”
НОС-20

24 ИОС-35"  
ОНШ 35

42 для
ОНШ 20

~ Ъ Шайба 16 • 12
И0С-20"  
НОС 35

18 ОНШ 35

407-03-625. 91 -Э П
Шинные\ мосты и гибкие ей язи 10(6i кВ

межпд транещорматорами и гш
Начмтд. РоменскиО ш р 07.92

Уэел1
Гибкийт окопробод

С пш М . Лист Листов
Нкантр. Ломоносова 07.92 РП 3 3 .
ГИП Лурье 07.92

Начяр. Карпов w r 07.92 Спецификации оборудования и  
материалод *: листу ЭП-  3 2 .

ССВЗАПЗНСРГОСЕТЬПРОРКГ
Санкт-Петербург

Ч'""7' 1
ИйжЗкот. Зайцева 0 732

js 'r r /y  формат АЗ



Разметка крепежных отберстий изоляторов

0 1 4 0  ОНШ 2 0  

0 2 2 60 И0С -20

4 а т б .0 15 
4 от б.018

0 1 4 0  ОНШ 3 5

1 Сборные шбы па ГОСТ 5 2 6 4 -6 0 <
2  Размеры, обозначенные * ,  уточнить по мест у. 

J  Спецификацию см. на листе ЗП-  3 5 .

4G7-03-625. 91 - ЭП
Шинные мосты и гибкие ей язи 10(6) к д

междц трансформапюрами и РУ
Начато. Раменский 07.92

У з е л !
Гибкийт окопробод

Стадия Лист Листай
Нкантр. ЛомоносоОа # 1ЛА/) 0732

Р П 34ГИЛ Лурье 0732
Начяр. Каолод i J - 0732 Присоединение к трансформатору 

такалройода с тремя лрободами й фаял 
Вариант Ш

СЕВЗАЛЗНЕЗГШТЪПРОЕКТ
Санкт-ПепжрВургИнжЗкат. ЗаОцеда , W - 0732

формат А З



Ал
ёб

ом
 1 

ча
ст

ь 1
 
1

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-стержнебой

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 *6

И 0С -20-20009Х Л 1 3 2 3

И 0С -35-20009Х Л1 3 45

T9 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор апорно-штыреВой

ОНШ 20 -10-1 3 24 .8

ОНШ 3 5 -2 0 -1 _з_ 41,5

41 T 9 3 4  1311438-89 Зажим аппаратный прессуемый

А 4 А - Г З - 0 9 г п

44 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91 -З П Л . 1 Контакт переходной КП-1 6 0.65

61 -Э П М .16 Планка опорная П-1 3 1.3

6 3 -Э П Л .18 Планка опорная П -3 3 1.3

70 -Э П Л 2 3 Скоба С-1_____ 3 .
для

4C18S-400

71 .. -З П Л 2 3 Скоба С -2 3 м
для

\C5Q0-600

72 -Э П Л .2 4 Скоба С -3 6 _ 02*

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-К С Л J016 Кронштейн К -1 2 О

81 -К С Л .0 0 1 Изделие И- t  И -2, И -3 1 □

8 5 . -К С Л .0 0 7 Изделие И -7 .И -8 .И -9 1 о

Болт ы, ГОСТ 7798-70»

91 М 12x60 12
для

ОНШ 20

9 2 М 12x70 6
для

H3C-20j_
ОНШ 20, 
ОНШ 35

9 3 М 12x90 6
для

НОС-35

9 5 М  16x60 12 ■> "Зля
ОНШ 35,
И0С-20.
НОС-35

9 7 ; Болт . ГОСТ 7 8 0 5 -7 0 *

М  12x60 24

Винты. ГОСТ 1 7 4 '5 -8 0 »

.  100 М 12x30 6
для

ОНШ 20

101 М  12x60 6 нШ-20

I

50
Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

102 Винт . ГОСТ 17475-80»

М  16x30 6
ВАЛ

ОНШ 35

104 Ш пилькаГ0С Т22034-76»

М  12x50 6

Г а й ки . ГО С Т5915-70»

Ю 6 М 12 3 6
ИОС-35. 
ОНШ 35

4 2
для

И0С-20

4 8
для

ОНШ 20

107 М 1 6 12
для

И0С-20
ОНШ 35 
ИОС-35

108 Ш айба.12. Г0С Т 6958 -78» 54
для

И0С-20
ИОС-35 
ОНШ 35

6 2 —
для

ОНШ 20

Ш айбы , ГОСТ 11371-78»

110 Шайба 12 12
для

И0С-20 
‘ ИЗС-55 

ОНШ 356

12
для

ОШ 20 
НОС-20 
ИОС-35 _ 

дм ' 
ОЙШ 35

111 Шайба 16 12

18

Шайбы .Г О С Т 6 4 0 2 -7 0 »

__112 Шайба 12 4 2
ZSw

И0С-20 
Й'ОС-35 
ОНШ 3536

54

—

для
ОНШ 20

-ъ р с я г
ИОС-35

для
’ ОНШ 35

_113_... ----------- --- Шайба 16_____________ W

1Ь

407-03-625. 9'л~ с)П_— ..
Шинные мосты и гибкие связи 1 Ш к В

м екай трансформаторами и  /  У
Начмтд. tэаменскиО 07.92

9зел1
Гибкийт окопробад

Стадия /.V7? Латай
Нхонтр. /1ortonocv6a .'.VtN 07.92

РПГИЛ /1црье ) 07.92
Наягр. >'арпоб ■ fe 0732 Спецификация оборудования и  

материалов к  листу Э П -3 4 .
СЕВЗАПШРГСк»УЬПРОЕКГ 

Ссжт-Лет^ирг
ИнжЗкшп.!ШяОа 0732

*
p jy y . /  форгщАЗ
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А
ль

бо
м

 Т
 ч

ас
т

ь 
1 М арт

поз. Обозначение
ь

, Нцименобание Кол.
Масса
е д .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-стерхнебой

ГОСТ 9984 -8 5*6 . "

И 0С-20-2000УХ/11 • 3 2 3
* • И 0С -35-2000УХЛ1 3 45

ТУ 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-штыребой

ОНШ 20-10-1 3 24 .8

ОНШ 35 -2 0 -1 3 41.5.

41 ТУ 54  15 11458-89 Зажин аппаратный прессуемый

А 4 А - Г 1 - П 9 □
4 2 ТУ 34  2 7 1 0 9 5 4 -8 5 Зажим аппаратный штыребой

АШ М- Г~~1 - 1 3

4 5 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-ЭПМ . 2 Контакт переходной КП-2 3 0 2 2

61 -Э П Я . 16 Планка опорная П -1 3 _ г з _

6 3 -Э П М .18 Планка опорная П -3 3 1.3

70 -Э П .И  2 3 Скоба С -1 ____ _______ _ 3 а?.;
для

4С705_4ОО
71 -Э П М 2 3 Скоба С -2 3 0 2

" дл~я
4C5D0-600

72 - ................... -Э П .И .24 Скоба С -3 6 0 2

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .9 1 -К С М т Кронштейн К -1 1

78 -КС М .018 Кронштейн К -2 1 □

81 -К С Л .0 0 1 Изделие И -1 И -2 .И -3 1 о
8 5 -К С Л .0 0 7 \ Изделие И -7 .И -8 .И -9 1 □

Болты .ГО С Т 7 7 9 8 -7 0 *

31 ;М 12x60 12
для

ОНШ 20 _

9 2 М  12x70 6
для

И0С-20,
ОНШ 20, 
ОНШ 35

S 3 М 12x90 6
для

ИОС-35

95 М 16x60* 12
для

ОНШ 35.
И0С-20.
ИОС-35

Болт .ГО С Т 7805 7 0 *

9 7 М 12x60 6

S2
Марка.
паз. Обозначение Наименобание Кал.

Масса
е д .кг

Приме
чание

Винт ы. ГОСТ 1 7 475 -80*

100 М 12x30 6 для
ОНШ 20

101 М  12x60 6 для
И0С-20

102 М  16x30 6
для

ОНШ 35
104 Ш пилькаГОС Т2 2 0 3 4 -7 6 *

М  12x50 6

Г а й ки . ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 *

~ '1 0 6 ~ М 12 18 ИОС-35.
ОНШ 35

24
Тля

И0С-20

3 0
для

ОНШ 20

107 М 1 6 12
Зля

И0С-20
СНШ35
H0C-3S

108 Шайба 12. Г 0 С Т 6 9 5 8 -7 8 * 18 ?!
[§<о|
«»Э|

. ИОС-35 
ОНШ 35

за для
ОНШ 20

110 Шайба 12. ГОСТ 11371-78* 12
для

И0С-20
6 ИОС-35 

ОНШ 35

12
Зля

ОНШ 20

111 Шайба 1 6 Г 0 С Т 11371-78* 12 И0С-20
ИОС-35

18
для

ОНШ 35

112 Шайба 1 2 Г 0 С Т 6 4 0 2 -7 0 * 24
для

И0С-20

18 ИОС-35 
ОНШ 35

3 6
для

0ЧШ20

113 Шайба 15Г0С Т 6 4 0 2 -7 0 * 12 _ \___
ИОС 20 
ИОС-35

18
dak

ОШ 35

407-СЗ-625. 9 1 - W

Начмтд. Рапенспй 
Нконтр.
ГИЛ
Начгр. [#Гд 
Имикот. Зайцева

Щ Ср' 07.92

Ш инны е л исты и гибкие сбязи 1(](5) кВ  
межди трансформаторами и РУ

97.92
07.92

У э е Л
Гибкий т ш пробоб

07.92 спецификация (йорудабания и 
нИШРриалоб к  шсту ЗП-  3 6 .

Стадия Лит Листов

РП 3 7

СЕВЗАПтРГОСЕТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

vV формат, АЗ



Ал
ьб

ом
 f

 ча
ст

ь 1



' А
ль

бо
м 

1 
ча

ст
ь 1

Марка,
лаз. Обозначение Нш ш ш дпт ш KgA

A te f l 
ей, не

i 
g

«
1

1
1

 
i__

1—

2 . И т т ор шюрпо-стсрхнедой

. ГОСТ 9 9 0 4 -8 5 *6

И0С-20-2000УХЛ1 3 2 3
•

ИОС-35-2000УХЛ1 __ 1i 45  "
ТУ 34-27-10257-81 Изолятор опорно-штыребоО

ОНИ) 20-10-1 5 24,8

ОНШ 35-20-1  _ 3 41,5

41 ТУ 34 1311438-89 Зажин аппаратный прессуемый

A A A -I 1 - П ______ ; 9 j r r i
46 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-ЗП Л, 3 Контакт переходной КП-5 3

61 -ЗО И . 16 Планка опорная П-1 3 1,3

6 3 -З И Л . 18 Планка опорная П -3 5_ 1.3

78 -З П Л 2 3 Скоба С-1 ____ _ 5 0 2
для

ACias-iog

71 -8 П Л 2 5 Скоба С -2 5 0 2
' для ~ 

ACSOOSOC

72 V -З П И .2А Скоба С -3 5 _ 0 2

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-КСЛ.018 Ш нш т ейн К-1 7 • n
78 -КС Л .018 Кронштейн К -2 1 i i

81 -КС Л .001 Изделие И-1, И-2, И -3 1 i i

85 -КС .И .007 Изделие И -7 ,И -8 , И -9 1 i___ i
Бот ы  .ГО С Т 7 7 9 8 -7 0 ? .

91 М 12x60 12
для

ОНШ 20

- 92 М \2 х70 6
'для

И0С-20.
• : ОНШ 20, 

ОНШ $5__

9 3 М '?х90 6 для
ИОС-35

-  95 ‘ М \6x60 12
для

ОНШ 35.
» И0С-20.

ИОС-35

97 Бола! М12х60Г0СТ7805-}'1» 12

Винты, ГОСТ 17475-80»
для

ОНШ 20100 - М  12x30 \ 6

101 М Ш 6 0  * 6
для

И0С-20

%

54
Марка,
поз. Обозначение \  Наименование Кал.

Масса 
ей. к г

Приме
чание

102 i Винт. ГОСТ 17475-80»

М 16x30 6 для
ОНШ 35

104 (1)пилька2~0СТ22034-76»

М 12x50 6

Гайки, ГОСТ 5915-70»
106 М 12 24

ИОС-35.
СЧШ35

3 0
*ля

И0С-20

3 6
для

0IW20
107 • М 16 . 12

.Ш
ИСС-20
ОНШ 35 
ИС7-35

108 Шайба 12.ГрС Тб:)58-78» 3 0
:Тзд

KCC-2CL
ис.:-з5 
СЫН 35

42
}ля

0Г.Э20
110 Шайба 12Г0С Т 113*71-78» 12

«.•ИГ
ИСС-20

6 ид::-35 
Qh.i't 35

12
~д'я

OH'S 20
111 Шайба 1Б Г0С Т11371-78» 12

и: д-20 
ис:-35

13
д'я

Ch'J3S
112 Шайба 12Г0СТ 6402-70» 3 0

.7м
Ид~-20

24 Hi С-35 
СПИ 35

« • 42
б. г

ОНИ'20
113 Шайба 16Г0СТ 6412-70» 12

401-20
ИОС-35

18
дм

Ш У 5

407-03-6^5. 91 ?ЭП---------- -- —

— ------ — : Шинные мосты и out j че ебязи 10(6) кВ  
межди тронсфоан { 'торами и РУ

Начлтд Раменские 07.92
У зе л I »j* 

Гибкий такопробад j j

Стадия Лист Листов
Нконтр. ЛомоносаYt 07.92

07.92 РП 3 9ГИЛ Лурье
Начлр. Карпов 1 & Г 07.92 Спецификация обарудпбпни \ j7 

материалов к  листу ЭП- ЗЬ • 1
С£вЗАПЭНЕРГ0СЕТЬПР\'£КГ 

Санкт-Петербург'
ИнжЗкат Зайцева Ь сЧ ^ 07.92

*

формат АЗ



А
л

ьб
а

н
 1

 
ча

ст
ь 

1

С П . С П . С П  . . С П  □'

А  -  А ( повернуто )  А - А  ( повернуто )

щ

П
ри

 И
О

С
-5

5

Изолятор ИОС-20-2000УХЛ1
Вид Б

5 5

Изолятор ОНШ 2 0 -1 0 -1

Изолятор ОНШ 5 5 -2 0 -1

Разметка крепежных отверстий изоляторов

0 1 4 0  ОНЩ 2 0  

0 2 2 6  И 0С -20

ж й4 о т в .0 15 у *  4 -
4 ат в.018

0 1 4 0  ОНШ 3 5  

0 2 5 4  ИОС-55

4 а т в.018  
Т  от в.01д

V

1 , Сварные швы по ГОСТ 5 2 6 4 -6 0 » .

2  Размеры , обозначенные » , утончить па мест у.

3  Спецификации см. на листе ЭП-  4 1 .

4 07 -0 3 -6 2 5 .  91 -  ЗП -•

; Шинные мосты и  гибкие связи 10(6) кВ
межой тошкформаторами и Р У

’ Ндчлтй Раменский Щ - 0731
У з е л !

Гибкий токопррЪод

Стадия Лист Листай
Нхонтр. Ломоносова 0731

0731 РП 4 0Л урье .
Нети Карпов 0732 Присоединение к щртсф | viampy 

такапроПода с тремя прой> \ они 0 фазе. 
Вариант Ш

СЕВЭЛПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕХТ
СанкаНТетердЦя

Hh x J k w i, Зийцейа ,\PbJ' 0732

'  формат А5



М арт
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг If

го 1

* 2 Изолятор опорна-стерхнеШ
>•* ГОСТ 99 84 -8 5*6  •

(Л И0С-20-2000УХЛ1 6 _2 3

i:: И0С-35-2000УХЛ1, 6 45

t/7*С L 1 ТУ 34 -27-10257-81 Изолятор оперночитыредой

ОНШ 20-10-1 6 24,8

ОНШ 3 5 -2 0 -Г 6 41,5

41 ТУ 34 1311438-89 Зажин аппаратный прессуемый

А 4 А -\ I -Q 18 о

46 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-ЗПМ . 3 Контакт переходной КП-3 6 0,46

1 6 1 -ЭПМ . 16 Планка опорная П-1 6 1.3

6 3 . -ЗП М .18 Планка опорная П -3 6 1.3

70 -З П М 2 3 Скоба С-1 • 6 0 2
для

\АС136Л00

71 -З П М 2 3 Скоба С -2  . 6 0 2
для

4C50D-50C

7 2 . -3 U M .24 Скоба С -3  ____________ 12 0 2
о

79 4 0 7 -0 3 -6 2 $ . 91-KCMB1S Кронштейн К -3 4

61 -к е м .001 Изделие И-1, И-2, И -3 2 о

85 -КС М .00 7 Изделие И -7 .И -8 .И -9 2 о

болты.ГОСТ 7798-70»

91__ . М 12x60 . 24
для

ОНШ 20 _
92 М 12x70______ 12

Зля
ЮС-20,
он:и 20.
СНШ35

5=

§
9 3 W  12x90 12

для
ИйС-35

95 М 16x60 24
Шя

ОНШ 35.
й И0С-20.

WC-35

g ~~97 тот М12х60Г0СТ78и5-70* 24
1г> i Винты, ГОСТ 17475-80»

1

1 ' 100 М 12x30 12
для

0HID2U

101 М 12x60 12 И0&21*

j5с
1

102 .. М 16x30 12
Шя~ ’ 

-ОНШ 31
/

5 6

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед .ке

Приме
чание

104 ШпилькпГ0СТ22л034-76» ■

М  12x50 12
»

Гайки, ГОСТ5915-70»

106 М 12 48
НОС-35. 
ОНШ 35

6 0
для

ЮС-20_

72
" для 
ОНШ 20

107 М 16 24
Зля

ЮС-20
ОНШ'35 
НОС-35

108 • Шайба 12. Г0С Т6958-78» 6 0
для

М0С-20
НОС-35 
ОНШ 35

84
для

от  20
Шайбы, ГОСТ п т -7 8 »

110 . Шайба 12 24
■ для 
UCC-20 ■

12 \bc-3S 
. т з5

; . ' • 12
• для
:чш20

~ 1 г Г Шайба 16 24 ' 'ЮС-26 
: юс-35

3 6
для

ОНШ 35

Шайбы .ГО С Т 6402-70»

112 Шайба 12 '■ 6 0
для I 

ЮС-20

48 10C-3S ! 
•'Ш 5 5  \

84
для

, НШ 20

113 Шайба 16 24
' .ЮС-20 
■ ИОС-35

3 6
для

'1НШ35

Начмтд. РотюшО 07.92
Нхатр. Лап 1 /особа JloiAsA 07.92
ГИЛ ЛУР'П j j fY 07.92
Нтгр. КтпО Ш Г 07.92
ИнхЗкат. 3ао,е0а___

.} “ ‘'
07.92

407-03-525. 91 - з'П
Шинные мосты Г Ш к и е  сЬязи 10(5) к. I ' 

междц трансу, арматорами и РУ

Узел1 |
Г ибкий токолроб \д

iirtuiisnuna лКпгтйп^л#_

материмой к  листу 5/1 • 4 0
—•*"*' . ' ‘ it*

Стадия

РП

Лит I Литой

41

CamaiHTe/ii бург

ш ч ш т А б



*ш
ин

а 
i

g g.g cu.m

А - А  (подернут о) A -A  ( подернуто)\

Изолятор ИПС-20-2000УХЛ1 Вид 5

Изолятор'ИОС-35-2000УХЛ1 
~93

У Щ  
т е
Ж

Изолятор 0Н11) 20 -10-1

104 70или71 72 9 2

Изолятор ОНШ3 5 -2 0 -1

Разметка крепежных отдерстий изоляторов

0 1 4 0  ОНШ 2 0
0 1 4 0  0Н Ш 35

1 Сборные шды по ГОСТ 52 64 -6 0 * .
2  Размеры, обозначенные * , уточнить по месту.

3  Спецификацию см,. на листе ЗП - 4 3 .

407-03-625. 91 -  5П
Шинные мосты и \ибкие сОязи 10(6)кВ

I i Iрами и РУ
Начмтд Ромеи; wQ 07.92

У зе л !
Гибкий токопробод

Стадия Лист Листай
Нхонтр. Ламонгайа A q J*a 0792 РП 4 2ГИЛ Лурье 07.92
H trnp. Kopnol IXj/ 07.92 Присоединение к трансформш! by 

токапрайода с тремя пройадан1 *. • фазе. 
Вариант УШ

СЕВЗАЛЭНЕРГОСЕ ТЪПРОЕКГ 
Санкт-Петербург

ИнжЗкат Зайцев b a J ' 07.92

' '  формат АЗ



' 
А

ль
бо

м
 1

 
ча

ст
ь 

1 Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
е д .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-стерхнеОай

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 *6  •
И 0С -20-2000УХЛ1 6 2 3

И0С -35-2000УХ/11 6 45

ТУ.3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-штыредой

ОНШ 20 -10-1 6 24 ,8

ОНШ 3 5 -2 0 -1 6 41 5 к

41 ТУ 34 1311438-89 Зажин аппаратный прессуемый

А4А-Г~1 -П 18_ □
4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-ЭПМ . 1 Контакт переходной КП-1 12 0.65

61 -ЭП М . 16 Планка опорная Л -1 J _ J L .
* 6 3 -Э П .И .18 Планка опорная П -3 6 1,3

70 -Э П М 2 3 Скоба С-1 .5. —ш—
AC18S.4QQ

71 -Э П М 2 3 Скоба С -2  . 6 0 2
Иля

AC500JB0C

72 -ЭП М . 24 Скоба С -3 12 02
79 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-КС Л J019 Кронштейн К -3 4 СНГ
81 К С М .001 Изделие И -1 .И -2 .И -3 2 о
85 ■КСМ. 00 7 Изделие И -7 .И -8 .И -9 2 о

Ба/,т ы. ГОСТ 7798-70*'

91 М 2 x 6 0 24
для

.ОНШ 20

9 2 М  12x70 12
для

ИСС-20,-  -  —& 0НШ20,~ 
ОНШ 35

9 3 М  12x90 12
для

ИОС-35

95 М  1\'Х60 24
Иля

ОНШ 35.
И0С-20,

jo c -3 ji

9 7 Б о/гл, ГОСТ 7805-70»

М  Г?.<60 4 8

Винты, ГОСТ 1 7 475 -80*
100 М  12x30 12

для
ОНШ 20

101 М 12,<60 12 ~ ж г

58

Начмтд.
Нкотр.
ГИЛ
Наягр.
ИнжЗтп.

РапенскиО
ЛопоносоОя
Лурье.
Картй
Зпйцеба

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ей  к г

Приме
нение

102 Винт . ГОСТ 1 7 4 7 5 -6 0 *

М  16x30 12 для
ОНШ 35

104 Ш пилькаГ0С Т22034-76"

М  12x50 12

Г а й ки . ГО С Т5 9 1 5 -7 0 .

~~106~ М 1 2  . 72
НОС-35. 
ОНШ 35

84
для

НРС-20

9 6
д/Ф

0ff.U 20

__107 А116 24
для

ИСС-20
ОНШ 35 
ИОС-35

108 Шайба 12. Г 0 С Т 6 9 5 8 -7 8 " 108,
для

И0С-20
• ИСС-35 

ОНШ 35

132 c m  2 0

Ш айбы, ГОСТ 11371-78*

110 Шайба 12 24
для

И0С-20

12 ИОС-35 
ОНШ 35

24
для

ОНШ 20

111 Шайба 16 24
И0С-20
ИСС-35

3 6
дМ

ОНШ 35
•

Ш айбы. ГОСТ 6 4 0 2 -7 0 "

__112... Шайба 12 84
д,1Я

ИСС-20

72
~ ИСС-35 

ОШ/ 35

108
для

ОНШ 20

- i f f - Шайба J 6 .. . 24_
* иосяр 
_И0С-35 _

3 6
Для

/0НШ35

it Q J f - 07.92
07.92
0732
0732
0732

407-03-625. 91
Тийнные мосты и гибкие сОязи 10(6) кВ  

м ехдц трансфорт торами и Р У

У з е л !
ГиНкийтокопройад

Спецификация оборудовали/ и 
материалов к  листу 5/7- 4 2 .

Стадия Лист ЛтмЛ

РП 4 3

С£ВЗАПЗН£РГ0СЕТЪ№0ЕКГ 
Сант-ЛетерОцрг

формат А 5



£ ЧШ
Э0Н l H

O
Q

W
Y

 
}■ и снпгяро!—

зияю л язпироп I 
m

b
J

S
T

S
m

A -  A ( подернута)

Вид В

8 if
m

7S0

Б

П
ри

 О
Н

Ш
 3

5

153

Разметка крепежных отверстий изоляторов

0 1 4 0  ОНШ 2 0
0 1 4 0  ОНШ 3 5

1 Сварные швы по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 * .

2  Размеры , обозначенные « . уточнить по мест у.

5  Контакт переходной КП -4 (поз. 4 7 ) согнуть па чест у. 

4 Спецификацию см. на листе З Л  - 4 5 .

407-03-625. 91 - ЭП
’Шинные мосты С гибкие связи 10(6) кВ  

междц транса \ юм am арами и Р У

У з е л !
Гибкий та копров: д

Стадия Лист Ахтвб

РП 44

Присоединение к трансфоре. \mopg 
токопробода с тремя пройодв y j  6 фазе. 

Вариант Ш П

ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕ&ТРОеКТ
Санкт-Петердррг

гУ’г'Г /  формах АЗ •



Maptai
поз. Обозначение НаименоОание Кал.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-стерхнеШ

ГОСТ 99 84-8 5*6 '0 ‘

И0С-20-2000УХЛ1 5_ 2 3

И 0 С -3 5 -2 0 0 0 Ш 1 6 45

ТЫ34-27-10257-81 Изолятор опорно-штыребой

ОНШ 20-10-1 6 24JB

ОНШ35 -20 -1 6 41.5

41 ТЫ 34 1311438-69 Зажим аппаратный прессуемый

А 4 А -Г ~ 1 -Г \ Ж . I----- 1
45 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-ЭПМ. 3 Контакт переходной КП-3 6 0.46

4 1 -ЗО И . 4 Контакт переходной КП-4 6 1.95

6? -ЭП М .16 Планка опорная П-1 6 и ”
53 1 -ЗП.И. 18 Планка опорная П -3 6 J A  .
7С, -Э П М 2 3 Скоба С -2 6 0 2

для
ACSOOJBOi

72 -З П М .24 Скоба С -3 к . 0 2

т 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . Л -К С Л  Л19 Кронштейн К -4 4 о

В!г -КО М .001 Изделие И -1 И -2 , И -3 2 □ .

35 -к е м .007 Изделие И-7, И-д, И -9 2 □
Болты, ГОСТ 7798-70»

S t М 12x60 24
для

ОНШ 20

22 М 12x70 12
для

НОС-20.
ОНШ 20, 
ОНШ 35

2 3 , М 12x90 12 для
H0C-3S

25 М 16x60 24 0Н$35.

Ш

97 Болт. ГОСТ 7805-70»

I М'-'.7х60 4 8 \

дш гпы. ГОСТ 17475-80.- .
Иля—  

ОНШ 20_ 100
- М 12x30 12

101 I М 12x60 12 и№-20

6 0

Марка,
поз. Обозначение НаименоОание Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

102 Бинт . ГОСТ 17475-80»

М 16x30 12
для

ОНШ 55

Ю4 Ш пилькаГ0С Т22034-76»

М  12x50 12

Гайки, ГОСТ 5915-70»

.106 М 12 72
НОС-35, 
ОНШ 35

84
96

Зля
И0С-20
для

СЧШ20

107 М 16 24
для

ЮС-20 
~ СНШ35 

ЮС-35

108 Шайба 12. Г0СТБ958-711» 108
для

ЮС-20
ЮС-35
СНШ35

132
для

СНШ20

Шайбы. ГОСТ 11371-78»

110 Шайба 12 24
дЛЯ

ЮС-20 
ИОС-35 
от  3512

24
для

QM 20

Шайба 16 24

3 6
—

ИСС-20 
. И0С-35_ 

для
ОНШ 35

Шайбы, ГОСТ 64 02-7 0»

- 112 Шайба 12 84
для

ЮС-20

72
ЮС-35 
ОНШ 35

108
для

OfAU 20

113 Шайба 16 24
ИОС-20
m s s

3 6
для

ОНШ 35

407-03-625. 91 - ЭП
— — Шинные мосты и гибкие ейяэи 10(6) к в  

междц трансформаторами и РУ
Начлтд. / 
Нконтр. /

*QMSHCKUCi
ЪмОНОСОМ Jl(W\

07.92
07.92 Ы эы !

Г  ибкий такапрабод ,

Стадия Лист /ЪктоО

РП 45ГИП /lupbe с#>/ 07.92
Нвчлр. /'арпод ж 2 \ 0732

0732
Спецификация обарудобжл т и  
материалов к  листу ЗП -4 >.

СЕВЗАПЗНСРГОСЕПзПРОВСГ
СхвяпЫТетердургИнхЛкат <Ыц&ба 6t>J ̂

формат А З  \
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Маркц,
лоз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

2 * Изолятор опорно-стерхнебой

ГОСТ 99 84 -8 5*5
. . . И0С-20-2000УХЛ1 3 23

, ■ * ' ИОС-35-2000УХЛ1 3 45

•! 1 ТУ 34 -27-10257-81  * Изолятор опорно-штыребод

}• ОНШ 20-10-1 3 24,8
I * ОНШ 3 3 -20 -1 3 41,5

41 { ТУ34 1311438-89 Зсхим аппаратный прессуемый

1 А 4 А - П З - П 12 i i
45  4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-ЭПМ .. 3 Контакт переходной КП-3 3 0.46

64 j ■ : -ЗП М . 19 Планка опорная Л-4 3 1.3

65 I -Э ГШ .19 Планка опорная Л -5 3 1.3

55 : -ЗПМ . 20 Планка опорная П -6 3 1.3

75 " • -Э П М .25 Скоба С-4 3 0 2
74 -Э П М .25, - - , - ■ Скоба С -5 ' 3 0 2

77 ‘> 07 -03 -525 .91-КСМ.01& Кронштейн К -1 ' 2 □
81 -КС М .001 Изделие И -1 .И -2 .И -3 1 о
6 5  -КСИ.ОО? Изделие И-7, И-8, И -9 1 о

/  ' Болты .ГО С Т 7798-70»

-  ST: М 12x60 ■ ' . 12
для

ОНШ 20
92 М 12x70 6

для
ОНШ 20

9 5 ’ .. • М 12x90 6 - для
И0С-20

-  SS М 16x60 12 для
ОНШ 35.

. ' • • г 1 ’ НОС-20.
НОС-35

5 5 М 16x70 6 ОНШ 35
i * ' s Болт. ГОСТ 7805-70»

9 7  ' ' А /12x60 12
j

V 3■ ■■ — •

В и т ; ГОСТ 17475-80* ' '

М 16x60 6
для

И0С-35

Марко, 
поз. . Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ей. кг

Приме
чание

105 Ш пилькаГ0СТ22034-76» *

М 12x70 6
для

ИСС-35

Гадки , ГОСТ 5915-70»

Ю5 А /12 6
И0С-20.
НОС-35

, - , - 12
для

ОНШ 20

107 М 16 < 184 для
НОС-35

12 1 ЮС-20. 
CnU 35

108 Шайба 12. Г0С Т6958-78» 12
для

ОНШ 20

Ш айбы. ГОСТ 11371-78»

110 *’ ' ' Шайба 12 6
И0С-20.плясал

• *•••. 6
для

ОНШ 20

111 Шайба 16 18
НОС 35. 
ОНШ 35

12
для

НОС-20

Ш айбы. ГОСТ 6462-70»

112 Шайба 12 6 НОС-20.
НОС-35

18 для
ОНШ 20

113 Шайба 16 18 ИОС-35. 
ОНШ 35

• 12 для
И0С-20

4 0 7 - 0 3 - 6 ) 2 5

----- V— ---

С М  -  W 7. —'  /
\ Шинные мосты и <[бкие сОязц 10(6 J кН -

мехди трансфа * чаторами и РУ
Начшд. Раменст! Ш е 0732

ы  |
Стадия Лит ЛитоВ

Нжаитр. Лопаносода 0732
РП 47~

'
гт Лурье ■ ж : 0732 Гибкийт акопрабос' \
Начер. Карпов 0732 Спецификация оборудования и 

материалов к  листу 5/7- \ 6 .

-J
М х/ка т ЗайяВа 0732 LCtfJAZ&Htn UUt 1Ы lrut.fi Г

Санкя-Огтербцрг

,.:.Ф № т А & :Х
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63

Изолятор ИОС-20-2000НХЛ1 

9 3  7 3  64 .

Вид 6
Изолятор ОНШ 20-10-1

&

Изолятор И 0С -35-20009ХЛ1

¥ Л  Ж

Изолятор ОНШ3 5 -2 0 -1

г
•

Разметка крепежных атберстиО иэолятороб

0 1 4 0  ОНШ 2 0
0 1 4 0  ОНШ 3 5

1 Сборные шбы па ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 * .  •
2  Размеры, обозначенные * ,  уточнить по мест у.

3  Спецификацию см. на листе ЗП- 4 9 .

НачмтА
Яконтр.
гт
Нан, да,
ИнхЗьат

Ромектг.)
ЛаманасШ
Лурье__
Карпов
ЗаОуебр

С Р *

Ш
07.92
0732

407-03-625. 91 - ЗП
Ш инные мосты и zut'xua сбязи 16(6) кВ  

между трансфот уторами и РУ

Ш е л !
Гидхидтокопрабад

0792 Присохнете к пронсфарнтщ,
М З'А т т гц нШ а с чт нрьня прсОойини 0 

ВариантП

СтаЗия\_Лиап

РП 4 8

ЛистзО

ъаэАт т &гоапъгш кг
СгнеЯкатрЩре

ф аркт  А З



& •
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: у

i Марка,
паз. ' .Обозначение Наименование Кал.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

1 2 Изолятор опорно-аперхнгдой
Г

. « 5 ГОСТ 99 8 4 -8 5 *6

1 £ ИОС-20-2000УХЛ1 3 2 3

И0С-35-2000УХЛ1 3 45

ТУ 34 -27 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-штыревой

ОНШ 20-10-1  • 3 24.8

иНШ 3 5 -20 -1 3 41.5

41 ТУ 34 13 11438-89 Зажин сепаратный прессуемый
I А 4 А -Г  | - П 12 I i

44 '0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-Э П Л . 1 Контакт переходной КП-1 6 0.65

64 -З И Л . 19 Планка опорная П -4 3 1.3

65 -Э П Л .19 Ллсыка опорная Л -5 3 1.3

‘ 66 -Э П Л .2С Планка опорная Л -6 3 1.3

73  ‘ ’ -З П Л .2 5 Скоба С-4 3 0 2
74 -Э П М .2В Скоба С -5 3 0 2

77 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-КСЛ.018 Кронштейн К-1 2 о
81 -К С Л .00 1 Изделие И -1 .И -2 .И -3 1 о
85 -К С Л О 0 7 Изделие И -7 ,И -в ,И -9 1 □

Болты. ГОСТ 7798-70»

91 М 12x60 12
9 для 
ОНШ 20%

1
1

9 2 М 12x70 6
для

СНШ20

9 3 М 12x90 \.б
для

■ ИСС-20

9 5 М 16x50 12
для

ОНШ 3 5 .

1S3

S ' , И0С-20.
НОС-35

.26 М 16j- 70 5
для

0ИШ 35

I
9 7  . Болт. ГОСТ 7805-70»

ft М  12;G0 , 24

£ 103 В ш и . ГОСТ 17475-80»
1“А ______ !>_______ М Ш 6 0 .6

, для 
ИОС-35

1 Л

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед  кг

Приме
чание

105 Ш пи/!ЬкаГ0С Т22034-76»

М  12x70 6
для

ИОС-35

* Г айки , ГО С Т5915-70»

106 М 12 3 0
И0С-20.
ИОС-35

3 6
для

ОНШ 20

24
для

ОНШ 35

107 М 16 18
для

ИОС-35

• 12
И0С-20. 
ОНШ 35

108 Шайба 12. Г0С Т6958-78» 4 8
для

И0С-20
ОНШ 35  
ИОС-35

6 0
для

ОНШ 2 0

Ш айбы, ГОСТ 11371-78»

110 Шайба 12 6
И0С-20,
ИОС-35

6
для

ОНШ 20

111 ‘ Шайба 16 18
ИОС-35. 
ОНШ 35

12 И (Ё -20

ШайВы. ГО С Т6 4 01 -7 0»

112 Шайба 12 3 0 НОС-20,
ИОС-35

4 2 для
ОНШ 20

24
для

ОНШ 35

_ i a _ Шайба 16 18
ИОС-35, 
ОНШ 35

\
12

для
И0С-20

------- _

Начт д. Раменский 07.92
Нлготр. Ломоносова A iKUT\ 07.92
ГИЛ - Ларь*_____ 0732
Нетр. Каопой 3 s r 0792
ИнжЗквт ЗаОиеВа Ъ а*-{ ' 0732

407-03-625. 91 -З П
ПШшные мосты и гш \ 'ие связи 10(B) кВ  

междц трансформаторами и РУ

У38Л1
Гибкий токапродод

Спецификация оборудовали и 
мат ериш в к  листу ЭП-  4 i \

Стадия Лист Листоб

РП 4 9

•СЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕф
Санкт-Петербург

формат АЗ. ч
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Марка.
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

^  а 5
*. & ; • *
•• г / Г *

' ' I s ?

2 Изолятор оп:оно-стгржг:ейои

ГОСТ 99 6 4 -8 5 *6

И0С-20-2С009ХЛ1 3 2 3
И0С-35-2000УХЛ1 3 45

ТУ 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24JQ
•

ОНШ 35 -20 -1 3 415

41 ТУ34  1311438-69 Захин Гитлсрхшыд г щ с у т ^  

А 4 А - Г П - П 12 I i
46 т -0 3 -6 2 5 .9 1 -Э П И . 3 Контакт переходной КП-3 3 0.46

64 -З И Л . 19 Планка опорная П -4 3 1*3

6 5 -ЭП.И. 19 Планка опорная П -5 3 хз
6 6 -Э П Л .2С Планка спорная П -6 3 хз
73 ' -Э П М .25 Скоба С-4 3 0 2
74 . -Э П Л .2 5 Скоба С -5 3 0 2

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5  91-КСЛ Ж Крон и . теин К -1 *1\ о
75 -К С М .018 Крона теин К -2 » о
57 -ХС Л.С 01 Издел .е И-1. И -2. И -3 1 □
55 -K C M .0Q 7 И збелл И-7 , И -8, И -9 и

о

%
1

1

1

I
□

Б а ш ,. ГОСТ 7796-70»

91 М 1 2 х)0 ;{?
для

ОНШ 20

92 М 12х'Ю
для

ОНШ 20

9 3 М 12х\0 Г)
■ для 
И0С-20

95 М16хН0 11'
для

ОНШ 3 5 .
ИОС-20.
И0С-35

96 М  16х?0 л Ш
ОНШ 35

Болт ГОСТ 7 6 0 5 -7 0 *Г
i

1

9 7 М 1 2хМ '.Г

Винт. "ОСТ 17475-60*

103 М 16х\9 6
для

ИОС-35

Марка.' 
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
ебкг

Приме
чание

105 ШпилькаГ0СТ22034-76*
. М 12x70 6 д м

НОС-35

Гайки. ГОСТ5915-70*
106 А112 6 И0С-20.

ИОС-35

12 для
ОНШ 2 0

107 М16 18 для
НОС-35

12 И0С-20, 
ОНШ 35

106 Шайба 12. Г0СТ6958-78* 12 для
ОНШ 20

Шайбы. ГОСТ 11371-78* .

110 Шайба 12 6 ИОС-20,
ИОС-35

6 дЛЯ
ОНШ 20

111 Шайба 16 18 ИОС-35. 
ОНШ 35

• • 12 для
ИОС-20

Шайбы. ГОСТ 6402-70*
112 Шайба 12 6 ИОС-20,

ИОС-35

18 для
ОНШ 20

113 Шайба 16 18 ИОС-35.
O H U /&

12 для
*Ю С-20

407-03-625. 91 -  ЭП•

1 1 S 1 I § 5

/1 еждц трансформстооами и РЭ
Начмтд. •Раменский ЛЕр 073 2 Узел!

Гиб^ий токопробад

Стадия Лист ЛистаВ
Нконтр. Ломоносова 07.92 РП 51П1П Лурье а ? 0732
Наягр. Карпов 'М , 07.92 Спецификация оборудования о 

материале в к листу ЭП- 50 .
'СЕВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

СанкпНТетерйург
НихJ кат. Зайцева 0732

формат АЗ Л
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А -  А ( подернуто)  А ~ А ( подернута )

91 или 9 5
105 или 107
108 или 111
Ш -ш и п з

Вид В

щ

9 5  ' 
107 
111Ж]
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С
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5
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40

0

Разметка крепежных отберстий изоляторов

0 1 4 0  ОНШ 2 0

0 2 2 6  И 0С -20 \

4 от д.015
4 от д.018

0 1 4 0  0Н Ш 35

1 Сборные шды по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 * .

2  Размеры , обозначенные », уточнить по мест у. 

5  Спецификацию см. на листе ЭП- 5 5 .

407-05-625. 9 1 -ЭП
Шпчные мосты и ги'.кие сЬязи lO fBi кВ

чеждц трансфарг’атаоам ииР У
Ничмтд. Раменский V iS f 0732

У зе л !
Г\Пкийт окопрадод

Стадия Лист Листов
Нкантр. Ломоносова Ааилл 07.92

РП 5 2Ш Лурье 0732
Нсгщ. Карпов 0732 ПрисоеЛнение к трансформатору 

тохапраВодпс четырьмя проводами Ь рая 
Вариант ЕС

’ссвЗАпэнЕРпхаъпроект
Санюа-Оепхрдур*

ИяхJ  кат. ЗпйцеОо 0732

—  фарнаяАЗ
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Марка,
поз. Обозначение • Наименование Кол

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 И зош ар опорно-стержнеВой

ГОСТ 99 84-8 5> €

И 0С -20-20009ХЛ1 б 2 3

ИОС-35-20009ХЛ1 6 45

ТУ 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-штыреОой

ОНШ 20-10-1 6 24 ,8

ОНШ3 5 -2 0 -1 б 41,5

41 T9 34  1311438-89 Зажим аппаратный прессуемый

А 4 А - П З П 24 с п

4 6 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91 -З П Л . 3 Контакт переходной КП -3 6 0,46

64 -З И Л . 19 Планка опорная П -4 „ 6 1,3

6 5  • -З П И . 19 Планка опорная П -5  . 6 1.3

6 6 -Э П Я .2 0 Планке опорная П -5 6 1.3

73 -Э П Л .2 5 Скоба С-4 6 0 ,2

74 -З И Л .25 Скоба С -5 6 0 2

79 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-КСЛ .019 Кронштейн К -3  - 4 о . "  _

61 -К С Л .00 1 Изделие И-1, И -2\ И -3 2 о

6 5 -н :л .о о ? Изделие И -7, И -8, И -9 2 о
Болт ь, ГОСТ 7 7 98 -7 0«

-  91 M 12xW 24
Л»

ОНи!20

9 2 М  12x70 12 . - - д-ч
ста го

9 3 И  12х:\0 12
&»

кйС-20

- 9 5 М  16x60 ■ ' 24
Д'<7

ОНШ 35.

t - -Г
НСС-20.
НСС-35

9 6 N  16x70 11
для

ОНИ 35

9 7 Болт ГОСТ 7805-70» .

М 12х]0 24

'Винт ГОСТ 174 75-80»

103 мтю . 17
Aw

НОС-35

s

Марка,
паз. Обозначение Наименование ; Кол.

Масса
е д .кг

Приме
чание

105 Ш тмькцГОС Т 22034-7 6 »

М 12x70 12
для

ИОС-35
• Г а й ки . ГОСТ 59 1S -70*

106 М 12 3 6 % H0C-20.
ИОС-35

• 4 8
для

ОНШ 20

24
для

ОНШ 35
107 М 1 6 3 6

для
ИОС-35

24
НОС-20. 
ОНШ 35

108 Шайба 12, Г0С Т 6958 -78» 72
для

ОНШ 20

4 8
для

ОНШ 35.

- • И0С-20,
ИОС-35

Ш айбы, ГОСТ 11371-Ю *

110 Шайба 12 12
И0С-20.
ИОС-35

12
для

ШИ 20

111 Шайба 16 3 6
ИОС-35. 
ОНШ 55

24
для

И0С-20

Ш айбы , ГОСТ 6 4 0 2 7 0 »

112 . Шайба 12 3 6
И0С-20,
ИОС-35

6 0 для
ОНШ 20,

24
для

ОНШ 55

113 Шайба 16 3 6 ИОС-35.
оншзК

Л
,  для 

f НК-20

---------- ;----V

407-03-625. 91 -  ЭП
Шинные мосты и гиб ; ie  связи 1UI6JкВ

межди трансфарм i т рами и Р.У
Начшд. РаненскиС 0732

9 зел 1
Гибкийт окопродад

Стадия Лист Листов
Нкантр. Ломоносова Аоил/\ 0732

РП 5 3ГИЛ Лурье 073?
Накга Карпов ¥ Г 0732 Спецификация оборудовали! у 

материал уд к  лист у З П -5 2 , <
СЕВЭАПЭНЕРГОСЕГЬПРОЕКГ

Санкт-ЛетерЗург
ИнжЗкпт. Зайцева \<и+ 0732»

' формат A 3  ,
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А  -А  (  пабе;, ну то ) • А -  А { поОернута )  

7  ' ■. 41

Пр
и О

НШ
 35

* 
40

0

69

‘ Изолятор И 0 С -2 0 -2 0 0 0 Ш 1
B u iW

Изолятор ОНШ 2 0 -1 0 -1  

1 2 :  7 3  6 4

дф лF -

Изолятор И 0С -35-2000У Х Л 1 Изолятор ОНШ 3 5 -2 0 -1

Разметка крепежны х отверстий изалятороб ' >

0 1 4 0  ОНШ 2 0

0 2 2 6  И 0С -20

4 а т б .0 15
4 от б .018

0 1 4 0  ОНШ 3 5

1 Сборные шбы по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 * .  • • ,

2  Размеры , обозначенные * .  уточнить по мест у.

3  Спецификацию см. на листе 3/7- 5 5 .

407 -05 -625 . 91 -Э П  :

Шинные мосты и гибкие сбяэи 10(6) к&

! & § рами и PH
Нанята. Раменский vcsy:07.92

У з е л !
Гибкий токопробод

Стадия Лист .Листов
Нхснтр. Ломоносова Ло^л 0732 РП• 54ГИЛ Лирье 0732
Начяр. Карпов 0732 ПрисоеЛм vms к трансформатору 

такопровпва с четырьмя проводами в фазе 
Иориант X

ГСВЗАЛЖРГОСЕТЬПРОСКГ
СанхтЧТетербург

ИнхЗкат Зайцева 0732

вт пм пт А З^.'.
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Марка, 
поз. Обозначение Наименование. Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-стерхнебои

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 *Е

ИОС-20-2000УХЛ1 6 • 2 3

И 0С -35-2000УХЛ1 6 4 5

ТУ 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изо ш о р  олорно-шть'реОой

ОНШ 20-10-1 6 24 ,8

OHCJ 3 5 -2 0 -1 ' 6 41,5

41 ТУ 34  1311438-89 З ш п  апгпрппный прессуемый

А 4 А -Г ~ 1 -П 24 о

44 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 91-ЗПМ . 1 Контакт переходной КП-1 12 0,65

64 -ЭП М . 19 Планка опорная П-4 6 1,3

6 5 -ЗП М .1Э Планка опорная П -5 6 1,3

6 6 -Э П М .20 Планка опорная П -6 б 1,3

73 -Э П .И .25 Скоба С-4 12 '0 2

74 -З П М .25 Скада С -5 12 0 2

79 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 9W C M J019 Кронштейн К -3 4 о -

81 -К С М .001 Изделие И-1, И -2, И -3 2 о
8 5 -КС М  £ 0 7 Изделие И -7 .И -8 .И -9 2 о

• Болты , ГОСТ 7798-70»

’  91 М 12x60 24
для

ОНШ 20

9 2 М 12x70 12 для
ОНШ 20

9 3 М 12x90 12
для

И0С-20

- 9 5 М 16x60 2±
. для 
ОНШ 35.
И0С-20.
т с-35

9 6 М 16x70 12
Шя

ОНШ 33

9 7 Болт . ГОСТ 78 05-7 0»

М  12x60 4С

103 Винт , ГОСТ 17475-80»

М 16x60 12
дм

ИОС-35

70

Марка,
поз. Обозначение Наименобание Кал.

Масса
е д .кг

Приме
чание

105 Ш пилькаГ0С Т22034-76»

М  12x70 12
для

ИОС-35

Г а й ки , ГО С Т59 15-7 0»

106 М 12 6 0
И 0С -20,
ИОС-35

72
д м

ОНШ 2 0

4 8
д м

ОНШ 35
107 М 16 3 6 д м

ИОС-35

24 ИОС-20. 
ОНШ 3 5

108 Шайба 12, Г 0С Т 6 958 -78» 9 6 д м
И0С-20

108 & 1 Я

СИЛ 2 0

Ш айбы, ГОСТ 11371-78»

110 Шайба 12 12
ИСС-20.
ИОС-35

24 для
ОНШ 20

111 Шайба 16 3 6 ИОС-35. 
ОНШ 35

24
для

И 0С -20

Ш айбы. ГО С Т6402-7С »

112 Шайба 12 6 0 И 0С -20.
ИОС-35

84 д м
ОНШ 2 0

4 8
д м

ОНШ 3 5
113 ШаСИа 16 3 6 ИОС-35. 

(М Л  35

2 4 г д мм .

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5

1 4

. 9 1 - Э П
Шинные мосты и гибк:есБяэи Ш ) *Й -

М'Ждц трансформа• юапми и рч
Начлтд Раменской 0 7 3 2

]ЗЕЛ I Стойш Лист Листов
Кконтр. Ломоносова 0 7 3 2

РП
-

ГИП d i m ____ - 0 7 3 2 | V* 1 5 5 щ '
Начлх КарпаО 0 7 3 2 Спецификi i !ия оборудования' \ 

материалу) к листу З П -5 4 1 .
ИихЗкт. Зайцева 0 7 3 2 ЕШАПЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКГ

СанкльЛетерВцрг

^ 'Гку У  формат А З  *-
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Ш

1 *

Изолятор И0С-35-2000НХЛ1 Изолятор ОНШ3 5 -2 0 -1

Разметка крепежных атберстий изолятараО

0 1 4 0  ОНШ 20

0 2 2 6  И0С-20

4 от б.015 
4 от б .018

0 1 4 0  ОНШ 3 5

1 Сборные шбы па ГОСТ 52 64-8 0**.

2  Размеры , обозначенные * ,  уточнить по месту.

5  Контакт переходной КП -4 ( поз. 4 7 )  согнуть па мест у, 

4 Спецификацию см. на листе ЭП-  5 7 .

‘  407-03-625. 91 -ЪП
- > - Шинные мосты и гибкие связи 1016) кВ ....

межди трансформшларами и PH
Нтотб. fbneHtmh* 0792

" "  Н зе я !
- • Гибкий токопровод

Стадия Лист Листов
Нхонтр. Ломоносова JLotUA 0792

РП .5 6г ш \~ :
Наязр. Капов

0732
iU v 0732 Присоединение к трансформатору . 

тЪкаправада с четырьмя проводами в фазе 
Вариант 71

V Л,

'севзАПзнсргосЕтьпроасг
Сакт-Петербург •

ИнхЗкат ЗаОнева 0732

y формат АЗ
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

Изолятор олзрно-стгрхнеШ ~

ГОСТ 99 84 -8 5*Е

И 0С -20-2000УХЛ1

ИОС-35-2000УХЛ1

2 3

45

ТУ 3 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -6 1 Изолятор опорно-итыребой

онш 20-10-: 2 4 ,6

ОНШ3 5 -2 0 -1 4 1 5

41

46

ТУ 3 4  1311438-69 Зажин жсршпчыи прессуемый

Х 4 Л - 0 - П 24 О
4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 31-ЭПМ . 3 Контакт переходной КП -3 0,46

4 7 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91 -З П Л . 4 Контакт переходной КП -4 1,95

64 - ЭП Л. 19 Планка опорная П-4 1.3

6 5 -Э П Л . 19 Планка опорная П -5 .1.3

66 -З П Л .2 0 Планка опорная П -5 13

73 -Э П Л .2 5 Скоба С-4 0 2

74 -З И Л . 25 Скоба С -5 02

79 4 0 7 -0 3 -6 2 5 . 9ГКС .И .019 Кронштейн К -3 □

81 -КО Л  .001 Изделие И -1 .И -2 .И -3 □

8 5

91

-К О Л .007 Изделие И -7, И -6, И -9

Болт ы. ГОСТ 77 98-70»

М  12x60 24 ОНШ 20

9 2 М 12x70 12 СНШ20

9 3 М 12x90 12 для
И0С-20

9 5

9 6

9 7

М  16x60 24 для
ОНШ 35.
И0С-20.
ИОС-35

М 16X70 12 дм
ОНШ 35

Болт .ГО С Т 7805-70»

М 12x60 24

Винт , ГОСТ 17475-80»

105 М  16x60 12 дм ' 
Ш Ы 1 .

!Л

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

105 Ш пилькаГ0С Т22034-76»

• М  12x70 12
дм

ИОС-35

Г айки , ГО С Т5915-70»

‘ 106 М 12 3 6 И0С-20.
ИОС-35

4 8
дм

ОНШ 20
24 дм

ОНШ 35

107 М 1 6 3 6 для
ИОС-35

24
И0С-20. 
ОНШ 35

108 Шайба 12, Г0С Т 6958 -78» 72 дм
ОНШ 20

• 4 8
для

ОНШ 35,

, ’ И0С-20,
ИОС-35

Ш айбы, ГОСТ 11371-78»

110 Шайба 12 12
И0С-20,
ИОС-35

12
для

ОНШ 20

111 Шайба 16 3 6
ИОС-35. 
ОНШ 35

*. - " V 24 -Г для
И0С-20

Ш айбы, ГОСТ 6 4 0 2 -7 0 »

112 Шайба 12 3 6 И0С-20.
ИОС-35

6 0 для
ОНШ 20

24
для

ОНШ 35

113 Шайба 16 36 ИОС-35.
оншзд

24 _й___
для-

И0С-20

Начлтд.
Нконтр.
ГИЛ
Начла.
ИнжЛкш

Раменский
Ломоносова
Лурье
КорпоО
Зайцева

Ж
i\7 Z .

07.92
07.92
07.92 
0732 
0732

407-03-625. 91 -  ;ЭП
Шинные мосты и гибк'.е сбязи 1й(6ГкВ  
___м ухдц трансформаторами и РУ

Узел1
Стадия _ t e _ .fliQMfl-

Гибк*. 0 токопробад РП 5 7

Специфика ция оборудовании и ШЭАЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ
мат ерит :!} к  листу Э Р -5 6 , Саит-Пепкрбург

формат А 5 -
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-

стержнебой .
ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 " Е

И0С-20-2000УХЛ1 3 2 3

И0С-55-2000УХЛ1 3 45 .

Т У 3 4 -27 -102 57 -81 Изолятор опорно-

штыребой

ОНШ 20-10-1 3 24J8

ОНШ3 5 -2 0 -1 3 413

5 Шина алюминиевая

прямоугольного сечения

П Г - jr O C T  15176-8$ е □

д ТУ 3 4 -43 -110 23 -86 Компенсатор шинный

КШ А - Г ~ ~  “ 1 3 □

10 ТУ 34 -43 -110 23-85 Шинодержатель

ШППБ-ЗК 3 0,5

Контакт переходной □ *

5 0 407-03-625.91-Э П М . 7 КП -7 3 0 ,73

5 3 -З П Л 9 КП-10 3 0,73

- 54 -ЗПМ.10 КП-11 3 Х77

6 7 -Э Л Я  21 Планка опорная П - 6 3 0 *
ИСС-20
ОНШ-20

6 8 -ЗОИ. 21 Планка оперная П-  7 3 0,93 ОНШ-35

- 6 9 -З Л Я  2 2 Планка опорная П - 6 3 15 ‘ ИОС-35

77 407-03-625.91-КС М .018 Кронштейн К1 2 4,Ь

81 ч < с и ш Изделие И* 1 ■1 24Х
КОС 20 
0ЧШ-20

85 . -К С Л 0 0 7 Изделие И -7 1 2 7 J
ИОС-35
ОНШ-35

74

Марка, 
паз: Обозначение Наименование' Кол.

Масса
е б к г

Приме
чание

Болты. ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 *

91 М 12x60 12 0Н Ш -20

.9 5 М 16x60 12
ИОС-20
ОНШ-35

18 ИОС-35

Винты. ГОСТ 1 7 4 7 5 -8 0 *

100 М 12X30 6 ОНШ -20

101 М 12X60 6 И 0С -20

102 М 16X30 6 ОНШ -35

Г айки , ГО СТ5 9 1 5 -7 0 "

106 М 12 _е_
а

ОНШ -20 
ИПС-20

107 М 16 12
* ОНШ-35

И0С-20

18 ИОС-35

ШаОВы. ГО С Т6 9 5 8 -7 0 "

108 М 1 2 12 0Н Ш -20

Ш айбы. ГОСТ 11371-78*

110 М 12 6 ИОС-20

111 М 16 12
ОНШ-35
ИОС-20

18 ИОС-35

Ш айбы ,ГО С Т6 4 0 2 -7 0  "

112 М 12 12 ОНШ-20
113 М 16 12

ОНШ-35
ИОС-20

12 > НОС-35

4 О7-03-625 . 91-ЭП
Шинные мосты и гибкие ебязи 10(6J кВ

между трансфарматорами и  РУ
Начмтд. РопенскиО 07.91 У зе л !

Жесткий такопробод из шин 
прямоигольного сечения

Стадия Лист Листай
Нхвнпф. ЛомоносоОа Лада 0732

РП 5 9ГИП /kjpbe 0732
Начгр. Карлой щ 0732

Спецификация оборудования и  
материалов к  листу ЭП-58.

ТЕВЗАПЭНЕРГСССТЪЛРОЕКТ
Санкт-Петербург

HhxJ kow.Лыкосойа ЛьлеиА0732on-Uj

формат A 3
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Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно- •

стержнебой *

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 “  Е

ИОС-20-2000УХЛ1 3 2 3

И0С-35-2000УХЛ1 3 45

ГУ 3 4 -27 -102 57 -81 Изолятор опорно-

штыребой

ОНШ 20-10-1 . 3 24 .8

ОНШ 3 5 -2 0 -1 3 41.5

~ 5 Шипа алюминиебая

прямоугольного сечения

I ~\ГО С Т 15176-89 Е □

8 ТУ 34 -43 -110 23 -85 Компенсатор шинный

КШ А- I _ I 3 о

Ю ТУ 34-43 -11023-86 Шинодержатель •
ШППБ-ЗК 3 0.6 . - -

42 ТУ 3 4 -2 7 -1 0 9 5 4 -8 5  ' Зажим аппаратный

штыребой АШ М -20-1 3 1.68

Контакт переходной о

• 5 0 407-03-625.91-ЗП М . 7 К П -7 3 0.69

5 3 -Э П Л 9 КП-10 3 0 .73

6 7 -Э П Л 21 Планка опорная П - 7 3 0.9
И0С-20
ВНШ-20

ОНШ-31. 6 8 -Э П Л 21 Планка опорная П-  6 3 0,4?

6 9 : -З П Л 2 2 Планка опорная П - 9 3 1,\ ИОС-35

77 407-03-625.91 -К С Л 018 Кронштейн К1. 4 4Х>

8 2 -К С Л 0 0 2 Изделие И -4 1 17.9
И0С-20
СНШ-20

8 3 -К С Л 00 4 И зделиеИ-5 1 9Л
тс-20
СНШ-20

• 8 6 -КС Л .008 Изделие И-10 1 28.J
ИОС-35

ИОС-35'
0Hllh358 7 -К С Л 0 0 3 Изделие И -И 1 12,.

| 76

Марка.
поз. Обозначение Наименобание Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

. болт ы. ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 *
91 М 12x60 12 0Н Ш -20
95 М  16x60 12 И0С-20

ОНШ-35
•

18 ИОС-35

Винты. ГОСТ 174 75- ЯП * '

1 0 0 ' М 12X30 6 0Н Ш -20
101 М 12X60 6 И 0С -20
102 М 16X30 6 ОНШ -35

Гайки, ГО С Т59 15 -7 0  н

106 М 12 б
0HW-20
И0С-20

107 М 16 12
ОНШ-35
НСС-20

18 ИОС-35

Ш айбы, ГО С Т6 9 5 8 -7 8  "

108 . М 12 12 0Н Ш -20

Ш айбы. ГОСТ 11371-78“
7 110 - М 12 ...........' - 6 И 0С -20

111 М 16 12
ОНШ-35

ИШЯГСг
18 ИОС-35

Ш айбы , ГО С Т6 4 0 2 -7 0  “

112 М 12 12 ОНШ-20

113 М 16 12
ОНШ-35
пялят* 4

12 И01Л-35

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 . 9 1 - Э П
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кВ

ме:хди таансшорматарами и РВ
Начмтд. Раменский Ж а р 07.92 Узел1

Жесткий такапробад из шин 
прямоугольного сечения

Стадия Лист ЛисгпоВ
Нкснтр. Ломоносова Ла.ил 07.92

РП 61 'v
ГИЛ . Лцрье 0732
Начгр. Карпов 'Р - 0732 Спецификация оборудования и  

материалов к  листу Э П -60'.
’ССВЗАЛЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Cmm-Omep&jptИюЫкт Лыквсова Л м щ 0732

формат A 3
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Марка,
поз. Обозначение Наименование - Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно •

стержневой

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 * £

ИОС-20-2000ЧХ/11 3 2 3

И0С-35-2000УХЛ1 3 45

ТУ 3 4 -27 -102 57-81 Изолятор опорно-

штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24,8

ОНШ 3 5 -2 0 -1 3 41J5

5 Шина алюминиебая

прямоугольного сечения

I I ГОСТ 15176-89 Е о
В ТУ 34 -43 -110 23-86  1 Компенсатор шинный

КШ А- I I 3 о

10 ТУ 3 4 -43 -11023-86 Шинодержатель

ШЛПБ-ЗК 3 0,6

Контакт переходной

5 0 4 0  7 -0 2 -6 2 5 .9 i -3 riM . 7 КП -7• , 3 0,73

4 0 ,73

- 51 -З П Л 8 КП -8 1 13

5 2 -ЗП.И .8 КП -9 1

5 3 -З П Л 9 КП-10 3 0,73

- 5 * -З П Л 10 КП-11 3 1,07

6 7 -Э П Л 21 Планка опорная П - 7 3 0 ,9
И0С-20
0НШ-20

№ -З П Л  21 Планка опорная П-  8 3 0.92 о т -3 6

6 9 -ЗП Л .22 Планка опорная П - 9 3 13 ИОС-35

77 407-03-625.91 -К С Л 018 Кронштейн К1 2 4 3

81 -К С Л 001 Изделие И-1 1 24J0
И0С-20
анш-20

85 -КСЛХЮ 7 Изделие И -7 1 2 7 3 ИОС-35
ОНШ-35

Марка,
лоз. Обозначение Ноименобание Кол.

Масса
е д к г

Приме
чание

Болты. ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 *

91 А1 12x60 12 0Н Ш -20

9 5 ' М 16x60 12 И0С-20
ОНШ-35

18 ИОС-35

Винты. ГОСТ 17475- 8 0 м

100 М 12X30 6 ОНШ-20

101 М 12X60 6 И 0С -20
102 М 16X30 6 ОНШ -35

Г айки . ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 *

ю з М 12 J L
е

.сниьт
И0С-20

107 М 16 12
ОНШ-35
тс- 2 0

18 ИОС-35

Ш айбы, ГОСТ 6 9 5 8 -7 8  *

108 И 12 12 0Н Ш -20

Ш айбы, ГОСТ 11371-78 *
110 М 12 6 И 0С -20

111 М 16 12
ОНШ-35
гЮС-20

18 ИОС-35

Ш айбы, ГОСТ 6 4 0 2 -7 0  *

112 М 12 12 0НШ -20

113 М 16 12
0HW-3S
И0С-20

- 12 И 0 С 3 5

407-03-625..91-30
Шинные маеты и гибкие ебязи 10(6) кВ

межди трансформаторами и РУ
Начмтд РаменскиО 0732 У з е л !

Жесткий токапрабод из шин 
прямоигольного сечения

Стадия Лист Листов
Нконтр. Ломоносова 0732

РП 6 3ГИЛ Лурье 07.92
Нан2ц Карпов w ~ 0732 Спецификация оборудования и  

материалов к  листу ЭП -62.
ГЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
ИнхЗкт /ЫкасоВа 0732

*
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Марка,
103. Обозначение Наименобание Кол.

Масса 
ед. к г '

Приме
чание

2 Изолятор опорно-

стержневой

ГОСТ 9 9 8 4 -6 5 н Е

И0С-20-2000УХЛ1 6 2 3

ИОС-35-2000УХЛ1 6 45

ТУ 3 4 -2 7 -1 0 2 5 /-8 1 Изолятор опорно-

штыревой

ОНШ 20-10-1 6 24 .8

ОНШ 3 5 -20 -1 6 41.5\

5 Шина алюминиевая

прямоугольного сечения

Г "  I ГОСТ 15176-89 £ о

8 ТУ 34 -43 -110 23-86 Компенсатор щинный \\

КШ А- 1 ___I 6 □ \\

10 ТУ 34-43 -11023-86 Шинобеожатель \

ШППБ-ЗК 6 0.6
\
\

Контакт переходной \

5 0 40 7 -0 3 -6 2 5 .9 1 -Э Г М Т К П -7 6 0.73 ------ 1 _
5 3 -З П Я 9 КП-10 6 0 .73

\
' •

54 -ЗП.И.10 КП-11 6 1,07 т
6 7 -З П Л 21 Планка опорная П-  7 6 0.9

H0C-20,
ти-20 -

6 8 -Э П Л 21 Планка опорная Л - 8 6 0.92 ОНШ-31

6 9 -З П Л 2 2 Планка опорная Л - 9 6 1.3 ИОС-35

77 4 0 7 -0 3  625.91-КСЛ.016 Кронштейн К1 4 4.5  .

78 - к с л т Кронштейн К 2 4 SA.

81 КС Л 001 Изделие И-1 2 24 .0
НОС-20
(1НШ-20

8 5 -КСЯХЮ 7 Изделие И -7  . 2 27 .5
ИОС-35
ОНШ-35

!as

j j .  ■

щ

Марка,
ПОЗ. Обозначение Наименобание Кол.

Масса
е д .кг s

t
*■

?

Болты. ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 ”

91 1112x60 24 0НШ -20

95 М 16x60 24 И0С-20
ОНШ-35

'
3 6 ИОС-35

9 В и т ы . ГОСТ 1 7 4 7 5 -ВО "

100 М 12X30 12 ОНШ-20

101 М 12X60 12 И 0С -20

102 М 16X30 12 ОНШ-35
Гайки. ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 "

106 М 12
24 0НШ-20

JS3L. И0С-20
107 М 16 24

ОНШ-35
И0С-70

3 6 ИОС-35

Ш айбы. ГОСТ 6 9 5 8 -7 8 "

108 • ' ■ М 12 24 0Н Ш -20

Ш айбы. ГОСТ 11371-78" ■4

110 М 12 12 И 0С -20

111 М 16 24
ОНШ-35
ИОС-20

3 6 ИОС-35

Ш айбы .ГО С Т8 4 0 2 -7 0  ”

112 - ' М 12 24 0НШ -20

113 М 16  ■
ОНШ-35
иаъго

*3
4 ijd C -3 5

Начмтд.
Нхатр.
ГИЛ
Начгр.
ИнжЛкат.

Раменский
ЛамоносаОа
Лурье

Т & Щ

ж
0732
07.92
0732
0732

407-03-625.91
Ш инные мосты и гибкие связи 10(6) к в  

межди трансфер шторами и PH
У зе л !

Жесткий такоправод из шин 
прямоигального сечений__

Спецификация оборудования и 
материала0 /г листу 3/1 -64 .

РП

Лист

6 5

СЕВЗАЛЖРГОСЕТЬПРОЕКГ

I ' /  *
формат АЗ



Ал
ьб

ом
 1 

ча
ст

ь 
1 

i

а

лТ

3

'Вариант Ш _

Размет ка крепеж ны х отберстий изолят ора

Т »

' 1. Сборные шбы п оГО С Т  5 2 6 4 -8 0 * .

2 . Р азм еры . обозначенные * ,  ут очнит ь по месту.

3 . Спецификацию см. лист  З П - 67 .

4 0 7 -0 3 -6 2 5 .91-ЗП
Ш инные м а т ы  и гибкие сбязи 10(6) кВ

междц тронсформаторами и Р У
Начотд. Раменский в д с 0792 У з е л !

Ж ест кий т окапробад и з шин 
прямоугольного сечения

Стадия Лист Листов
Нконтр. Ломоносова JIolAO 07.92

РП 6 6ГИЛ Лурье 0732
H em p. Карлов % с 0732 Присоединение к  выводам 

трансформатора 
Вариант УЖ

•СЕВЗАПЗНЕРГОСПЪПРСсКГ
Стоп-ЛетерВцрг

НихJ  кат Лыкасойа 07.92

.t v  - ч  х  формат А З



Ал
ьб

ом
 1 

час
ть

 1

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.к%

Приме
чание

2 Изолятор опорно-

стерхнеВой —
• ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 И Е  *

И0С-20-2000УХЛ1 6 2 3
----------

И0С-35-2000УХЛ1 6 45

ТУ 34 -27-10257-81 Изолятор опорно-

штыреВой

ОНШ 20-10-1 6 24,8
- ОНШ 35 -20-1 6 41Л

5 Шина алюминиевая

прямауголонаго сечения
1 С .__ ) ГОСТ 15176-89 £ о

8 ТУ 34 -43-11023-86 Компенсатор шинный
•

КШ А- I 1 6 о

10 ТУ 34-43-11023-86 Шинодеожатель
ШППБ-ЗК 6 0.6

Контакт переходной

5 0 407-03-625.91-ЭИ И . 7 КП -7 * 6 0 ,73

6 7 -З П Л 21 Планка опорная П - 7 6 0.9 И0С-20
ОНШ-20

6 8 -ЭПЛ21 Планка опорная П- 8 6 0.92 ОНШ-31

69 -ЗПМ .22 Планка опорная П - 9 6 13 ИОС-35

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 .9 1 -К С Л т Кронштейн К1 4 4 3
81 '  - к с л т Изделие И-1 2 24J0

И0С-20
0HW-20

8 5 -К С Л 007 ИзделиеИ-7 2 27.5
ИОС-35
ОНШ-35

•-

!%
1

в г

Марка,
лоз. Обозначение НаимшюОатш Кол.

Масса
е д .кг

Приме
чание

.Болты J'QCi:mt}-70-
91 М 12x60 24 0Н Ш -20
95 М  16x60 24

И0С-20*
ОНШ-35

3 6 ИОС-35

№ т и ж т .ж ? 5 -  оон
100 М 12X30 _, 12 ОНШ-20
101 М 12X60 12 И 0С -20
102 М 16X30 12 ОНШ-35

Гайки. rh c 7 s 9 1 $ ~ 7 0 *
106 М 12 24

1 9

ОНШ-20
И Р Г - 9 П

107 М 16 24
ОНШ-35
И0С-20

3 6 ИОС-35

Ш айб.., ГОСТ 6 9 5 8 -7 8 *
108 М 12 24 ОНШ-20

Шайбы. ГОСТ 11371-78*
ПО М 12 - 12 ИОС 2 0
111 - М 16 24

ОНШ-35
И0С-20

36 ИОС-35 ■

Ш айбы .ГО С Т6 4 0 2 -7 0  "
112 М 12 '  . 24 ОНШ-20

113 М 16 24
ОНШ-35
И0С-20

24 И рС -35

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 . 9 1 - Э П
1 III шныр мпгты и рпЛнпр rhonn 1ПСК) xR

междц трансформаторами и РУ
Начлггд. Раменский VZUJjC 07.92 У зе л I

Жесткий твкопроВод из шин 
поямоигольного сечения

Стадия Лист I Листов
Нхонтр. Ломоносова 07.92

РП 6 7ГИЛ ЛИР** 0732
Начла. Карпод Т & Г 07.92 ■
Н а : J  х а т Лыхасвйа J liU A a , 0732 спецификация оооруаооания и с £ В з а л э н е р г о с е т ь п р о е к г  

материалов к  листу Э Л -66. j сажт-петервщя

* v  формат А З
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А

ль
бо

м
 1

 ча
ст

ь 
1 Вариант X Б -6

S3

Вариант Ж

А-А А-А

I

Iас
I

(подернуто) (подернуто)

1. Сборные шды по ГОСТ 5?54-вО *.
2. Размеры, обозначенные уточнить по месту
3. Спецификацию см. лист ЭЛ- 69.

Разметка крепежных атйерстий изолятора

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 . 9 1 - т  .
---*

Ш инны е м ост ы  и  ги б ки е  с д я зи  1 0 т к В
м еж о й  т оансф оомат ь о а м и и г з

Начатд РоменстО 1 Щ - 0792 У э е л 1
Ж ест кий т о ко про до д  и з  ш ин  

коро бча т о го  се че ни я

Стадия Лист Лионов

Нкантр. Ланоносода 07.92
Р П 6 8

ГИЛ Лурье С J S P 07,9J
Htrnp. Карпов 0732 Присоединение к  Выводам 

трансформатора 
Варианты X  , Ж

ХЕВЗЛГ&СРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-ПетербургИнхЗкт Лыкасоба d u x  ^ 0732

1 Ху '

м ^ у // формат AS ,



А
ль

бо
м

 *
 ч

ас
т

ь 
1

М арка,4 
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-

стержневой .

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 ”  В

И0С-20-2000УХЛ1 3 2 3 ,
ТУ 34 -27 -10257-81 Изолятор опорно-  .

штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24 .8

ОНШ 35 -20 -1 3 41.5

5 Шина алюминиевая

прямоугольного сечения

I IГОСТ 15176-89 Е о
6 Шина алюминиевая из

прямоугольного швеллера

I I ГОСТ 13623-90 о
8 ТУ34 -43-11023-86 Компенсатор (винный

■ ............. КШ А - I — I ’ • 6 I I с.

Ti ТВ 34-43-11025-86 Шинодержатвль

. • ШКИ-1С 3 1.23

• Контакт переходной

?:6 40783-625.91-Э П М . 11 К П -13 6 0.97

Устройство контактное

~ ~ ‘ f5 -Э П Л :\6 , вк-1- о 1 I I
’75 -Э П Л 25 В К -2 -Г З 2 I I

*77 407- 03 -625 .91 -К С Л 018 КронштейнК1 2 *<5

81 -КСЛ1Ю1 ИзделиеИ-1 1 24J0 И0С-20
0НШ-20

8 5 -КСЛЛЮ 7 Изделие И -7 1 2 7 Л ОНШ-35

^
.. ....

3S

3ft

84.

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса 
ед. кг

Приме
чание

Болт ы. ГОСТ 7798-70»
91 М 12X60 12 0Н Ш -20

9 5 М 16x60 12
•

Г айки , ГО СТ5 9 1 5 -7 0 '”

106 М 12 12 0Н Ш -20

107 М 16 12 И0С-20
ОНШ-35

Ш айбы. ГОСТ 6 9 5 8 -7 8 ”
108 М 12 12 0НШ-2С
, Ш айбы. ГОСТ 11371-78Т

111 М 16 12 И0С-20
ОНШ-35

Ш айбы, ГОСТ 6 4 0 2 -7 0  *

112 М 12 12 0Н Ш -20

113 М 16 12 И0С-20
0W-3S-

!I
i
t
i

iit
}

407-03-625 .91-т
Шинные мосты и гибкие связи 10(6J к в  t • 

между трансформаторами и  РУ
Начмтд. Раменский 07.92 У зе л !

Жесткий токопровод из шин 
коробчатого сечения

Стадия Лист Листай -

ГИЛ
Ломоносова
Лурье

Ло^А\ 07.92
0732 РП 6 9 ' )

Начгр. Карпов ’А 0732\
Спецификация оборудования и  

материалов к  листу Э П -68.
’СЕВЗАПЖРГ0СЕТЫГ0ЕКТ 

Саноп-Летербцрг
НнжЗкат Лыкасойа atihW ' 0732

’7 *% ? ? формат A 3
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I В
за

п. 
инО

. N

Вариант Ж А -А ,
(поЬериута):

А -А
( подернуто)

Разметка крепежных отберстиО изолятора 1. Сборные шбы по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 *.

2 . Размеры. обозначенные * ,  уточнить по месту. 

J. Спецификацию см. лист ЭП-  71.

407-03-625.9ГЭП
Шинные мосты и гибкие сбязи 10(6) кВ

межац трансформаторами и РЗ
Начмтд Раменский 0  7.92 Узел1

Жесткий такопродод из шин 
коробчатого сечения

Стадия Лист Листов
Кхантр. Ломоносова 0792

РП 70ГИЛ Лурье _с 0732
HaHJfL КарпоО 0732 Присоединение к быйодам 

трансформатора 
Вариант Ж

'СЕВЗАПЭНСРГОСЕТЬПРОЕКТ
Санкт-ПетербургИнхЗкат. Лыкасоба Л ы к / 0732

) t
формат А З



- V h Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед.кг

&
 «4 

«&
1

2 Изолятор опорно- *

* • к стержневой .
iZ ' ГОСТ 9 9 в4 -8 5 ы Е

И0С -20-2000УХЛ1 3 23
: ТУ 34-27-10257-81 Изолятор опорно-

штыревой

ОНШ 20-10-1 3 2 4 5

ОНШ 35 -20-1 3 415

5 Шина алюминиевая

прямоугольного сечения
I \ГОСТ 15176-69 Е с и

6 Шина алюминиевая из

прямоугольного шВоллеро

I. \ГОСТ 13623-90 C 'J •

8 ТУ 34-43-11023-86 Компенсатор шинный

КШ А- I “ I 6 1__J С

11 ТУ 34-43-11025-86 Шинодерхатель

ШКИ-1С 3 123

Контакт переходной

56 407-03-625.91-ЭПМ . 11 К П -13 6 0.97
■<

1 Устройства контактное
г»

I
. 75 -Э П Л 25 У К-1- □ 1 \ \

76 -Э П Л 26 9 К -2 -П З 2 1 I
1 77 407-03-625.91-КС Л 018 Кронштейн К1 2 4.5

й> 81 -КСМХЮ1 Изделие И-1 1 24/3
И0С-20
0НШ-20

s
85 -КС Л 001 ИзделиеИ-7 1 2 7 5 ОНШ-35

.

1
*

1

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кал

Масса
е д .кг

Приме
чание

Болты. ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 *
• 91 М 12X60 12 0НШ -20

95 М 16x60 12 И0С-20
ОНШ-35

Гайки , ГО СТ5 9 1 5 -7 0 "
106 М 12 12 0НШ -20

107 М 1б 12 И0С-20
ОНШ-35

Ш айбы. ГО С Т6 9 5 8 -7 8 *
108 • М 12 12 0НШ-2С

Ш айбы. ГОСТ 11371-78*

111 М 16 12 т
Ш айбы. ГО С Т6 4 0 2 -7 0 "

112 М 12 12 0Н Ш -20

113 М 16 12 т

407-03-625.91-ЗП
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) к д  

между трансформаторами и РУ
Нанхипд. Раменский 07.92 У зе л I

Жесткий такопровод из шин 
коробчатого сечения

Стадия Лист Листов
Нконтр. Ломоносова Л о л л *. 0732

Р П 71ГИЛ Лурье . _ 0 792
Ночгр. Карпов 7 U - 07.92 Спецификация оборудования и 

материалов к  листу ЗП- 70.
ТЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ

Санкт-Петербург
ИнхЛкт Лыкосово 0 732

формат А З !
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: Марка.
паз. Обозначение Наименабание Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно- '*
-

стержнебоО

*. •- \ ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 м Е

И0С-20-2000УХЛ1 • 3 2 3
- - ТУ 34 -27 -102 57 -81 Изолятор опорно- •

штыребой .

ОНШ 20-10-1 3 2 4 .8
ОНШ 3 5 -2 0 -1  ‘ 3 41 5

5 Шина алюминиебая .

прямоигольного сечения

I \Г0С Т 15176-69 6 □
6 Шина алюминиебая из

прямоугольного шбеллеро

C Z Z У О С Т 13623-90
\

о
8 T9 34 -43 -11023-86 Компенсатор шинный ■

КШ А- I I 12 □
11 ТУ 34 -43-11025-86 Шинодержатель

ШКИ-1С 3 '1,23

Контакт переходной

5 7 407-03-625.91 -З П Я  12 К П -14 12 0 .975̂

S

Устройств* контактное 1

75 -Э П Я 26 У К-1- □  ' • 1 C7Z1
53

75 -З П Я 2 6 У К -2 -С З 2 C I3

1 77 407-03-625.91-КС .И .018 Кронштейн К1 2 1 5
«

L « _ -К С Ш 0 1 Изделие И-1 . 1 24 .01 ИОС-20
ОНШ-20

4 • S 8 5 -К С Я 0 07 Изделие И -7 1 27.5 ОНШ-35
•

<§
&=5

А

88

М арт
поз. Обозначение Наименабание . Кол.

Масса
е д .кг

Приме
чание

Болт ы.ГО С Т 77 98-7 0»
91 М 12X60 12 0Н Ш -20

9 5 М 16x60 12 H0C-2P
ОНШ-35

Г а й ки . ГО С Т5 9 1 5 -7 0 "

* 106 М 12 12 0Н Ш -20

107 М 16 12 И0С-20
ОНШ-35

Ш айбы, Г О С Т 6 9 5 8 -7 8 н
108 М 12 12 0НШ-2С

Ш айбы, ГОСТ 11371-78"

111 М 16 12 Н0С-20
ОНШ-35

Ш айбы. ГО С Т6 4 0 2 -7 0 "

112 М 12 12 0Н Ш -20

113 М 16 12 И0С-20
ОНШ-35

407-03-625 .91-ЭП
Шинные мосты и гибкие сйязи 10(6) кВ  

межди трансформаторами и РУ
Начлтд. Раменский 0732 У з е л !

Жесткий токолробод из шин 
коробчатого сечения

Стайся Лист Листав
Нконтр. Ломочособа 07.92

РП 73ГИЛ Лшы 07.92 I
Наягр. Карпов 07.92 Спецификация оборудования и  

материалов к  листу 5 /7 - 72.
ХСВЗАПЭНЕРГОСеТЬПРОЕКГ. 

Санкт-Летрбщя '
НнхЗкш Лыкасова ЛШсгг 0732

формат А З



' А
ль

бо
м 

1 ч
ас

ть
 1 

j
Вариант Ж

И

*

Q
б

А-А

89

А-А

Разметка крепежных отберстий изолятора ■

1. Сборные шды по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 ».

2. Размеры , обозначенные * ,  уточнить по месту. 

5. Спецификацию см. лист ЭП-75.

407-03 -625 .91-ЭР!
Шинные мосты и гибкие связи 1015) х дмежац трансформаторами и РУ

Начмтй. Раменский 0732 У з е л !
Жесткий токопровод из шин 

коробчатого сечения

Стадия Лхз Литой
Нхантр. Ломоносова 0732 РП • 74ГИЛ Лурье 0732
Hq h jp . Карпов *PL 0732 Присоединение к Выводам 

трансформатора 
Вариант Ж

СЕВЗАПЗНЕРПХаЪПРОЕКГ
Сатж-ПвгерВург

Hh x J k o o i Лыкасайа 0732
i '

формат А З  ' :



Ал
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ом
 1 

ча
ст

 1

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 

об кг

icu
g

i

2 Имтппир т орна-

аш уиннОий ■
* Г0С1 990 'г 0 5 ”  £Г

И 0С 20-2000УХ Л1 6 2 3
Т У 34 -27-102 57-81 Лзилятор опорно-

ш т ыррШ

ОНШ 20-10-1 6 24 ,8
ОНШ 35 -20 -1 6 41,5

5 Шина алюминиевая

прямоугольного сечения ■

1 ‘ \ГОСГ 15176-89 Е □
5 ' Шина алюминиевая из

прямоугольного шбеллера

I I ГОСТ 13623-90 о
8 ТУ 34-43-11023-86 Компенсатор шинный

КШ А- I I 12 i__ I ---------с

11 ТУ 3 4 -43-11025-86 Шинпдержатель

ШКИ-1С 6 %23

Контакт переходной

54 407-03-625.91 -Э П Л  10 К П -11 6 1,07

55 -Э П Л 10 К П -12 6 1,07

78 4 0 7 -0 3 -6 2 5.91-КС Л018 Кронштейн К 2 4 5.4

81 ' -КС Л 001 Изделие И-1 2 24J0 И0С-20
0НШ-20

85 -КСЛХЮ? Изделие И -7 2 27J5 ОНШ-35

•-

I
*
£

90

ниш
Марка,
паз. Мбозначт Наименование Кол

Масса
е б .кг

Приме
чание

Болт ы. ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 *
91 М 12X60 24 0Н Ш -20

95 М 16x60 2 4 ш

Г айки . ГО С Т59 15 -7 0  "

106 М 12 24 0Н Ш -20

107 М 16 24 ш

Ш айбы. Г О С Т 69 58 -78м
108 N 12 24 0НШ-2С

Ш айбы . ГОСТ 11371-78"

111 М 16 2 4 т
Шайбы .Г О С Т 6 4 0 2 -7 0 *

112 - М 1 2 24 0Н Ш -20

113 М 16 2 4 ш

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 . 9 1 - З П
, Шинные мосты и гибкие сбязи 10(6)кВ ,

между трансформаторами и РУ
Нанш Л I°вменст} 0732 У з е л I

Жесткий токопробод из шин 
каробчотага сечения

СтаЗия Лит ЛиапоО
Нконтр. jЧамоюсоОа */2лаа 0732

РП 75ГИЛ Чирье ф - : 0732
Н акт  /Карлой п Ц Г 0732

Спецификация оборудования и  
материалов к  листу ЭП-  74.

ХХЗЗАЛЗНСРГОСЕТЪЛРОЕКГ
Самст-ПетерОцре

ИнхЗкат  /Тькасайа rtfjtotfdl '0732

‘ArV* * ' формат АЗ.;.





А
ль

бо
м

 1
 ч

ас
т

ь

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-

стержневой

ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 * Е

И0С-20-2000УХЛ1 3 2 3

ТУ 3 4 -27 -102 57 -81 Изолятор опорно-

штыревой

ОНШ 2 0 -1 0 -1 . 3 2 4 3

ОНШ 35 -20 -1 3 41.5

5 Шина алюминиевая

прямоугольного сечения

оI \ГОСТ 15175-89 Е

6 Шина алюминиевая из

■прямоугольного швеллера

I \ ГОСТ 13623-90 □
в  1 ТУ 34-43 -11023-86 Компенсатор шинный

КШ А- I I 12 о
ь

11 ТУ 34 -43 -11025-86 Шинодержатель

ШКИ-1С 3 133

Контакт переходной

- 5 7 407-03 -62531 -З П Л . 12 К П -14 12 0,97

Устройства контактное

75 -Э П Л 26 У К-1- о 1 I I
- 76 -Э П Л 2 6 У К -2 -П З 2 I |

77 4 0 7 -0 3 -6 2 5 3 1-КСЛ0Ю Кронштейн К1 2 4.5

81 -К С Л 001 Изделие И-1 1 24 ,0
НОС-20
ОНШ-20

8 5 -КС.И.007 Изделие И -7 1 27,5 ОНШ-35

.
*

-

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
е & кг

Приме
чание

Болт ы. ГОСТ 7798-70»*

91 М 12X60 12 0Н Ш -20

9 5 М 16x60 12 ш
Г айки , ГО С Т59 15 -7 0  "

106 М 12 12 0Н Ш -20

107 М 16 12 И0С-20
ОНШ-35

Ш айбы. ГОСТ 6 9 5 8 -7 8 ”

108 М 12 12 0НШ-2С

Ш айбы. ГОСТ 11371-78"

111 М 16 12 И0С-20
ОНШ-35

Ш айбы, ГОСТ 6 4 0 2 -7 0 *

112 М 12 12 0Н Ш -20

113 М 16 12 H0C-20
ОНШ-35

Начмтд
Нконтр
ГИЛ
Иачгр.
ИнжЗкат

Раменский
Ломоносова
Лурье

у щ -

ж
ilka'CULj

'0791
079;
0791
0792
0792

407-03-625.91-ЭЙ
Шинные i  осты и гибкие связи 1(0(6) кВ  

_______ м еж ду, трансформаторами и  РУ

Жесткий така! ройад из шин 
коробчатого сечения

Спецификация оборудования и 
материалов к  с ист у  ЭП- 76

Статья

РП

Лист

77

ШЗАПЗ!ЕРГ0СЕТЬПР0ЕКГ 
Санкт-Петербург

формат A S



Вариант ~ Ш  Б -Б

Разметка крепежных отберстий изолятора 1. Сборные шбы по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 *.

2. Размеры, обозначенные » . уточнить по месту. 

5. Спецификацию см. лист ЭП- 79.

4 0 7 - 0 5 - 6 2 5 . 9 1 - Э П  -
Шинные маеты и гибкие сбяэи 10(6) кВ  

между трансформаторами и РУ
Ночмтд. Раменский 07.92 У зе л !

Жесткий токопробод из шин 
коробчатого сечения

Стадия Лист Листав
Нхснтр. Ломоносова ■fbp.Aj) 0732 РП 78ГИЛ Лцрье 0791
Нтгр. Карпов 1 £ Г 0732 Присоединение к выводам 

трансформатора 
вариант НЕС

СЕВЗАЛЭНЕРГОтЬПРОЕКТ
Свнкт-Летервург

ИнхЗкшп. Лыкаспва 0732
*

г < / г / . Формат АЗ *
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________________________________________________
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g
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одирn чхш
роц 

удаиц тз*и

Марка,
поз. Обозначение

. ' 

Наименование Кал.
Масса
ед.кг

|1

. 2 Изолятор опорно-

стержневой •
•

пОСТ 9 9 8 4 -8 5 " Е

И0С-20-2000УХА1 3 2 3
• ТУ 3 4 -27 -102 57 -81 Изолятор опорно-

_ • штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24,8

ОНШ 35 -20 -1 3 41,5

5  1 Шина аламиниебая

прямоигольного сечения
Г \ГОСТ 15176-89 £ □

6 Шина алюминиевая из
- прямоугольного швеллера

I I ГОСТ 13623-90 о
8 ТУ 34 -43 -110 23-86 Компенсатор шинный

КШ А- l I 18 о

11 ТУ 3 4 -43 -110 25-86 Шинодержотель

ШКИ-1С 3 Ш

Контакт переходной

■ 5 8 40 7-03 -625.91 -Э П Л  13 К П -15 18 0 .59

Устройство контактное

75 -Э П Л 2 6 i'K - 1 - □ 1 I I
- 76 -З П Л 2 6 Ж -2 -Е З 2 I I

77 407-03-625.91-КС Л .018 Кронштейн К1 2 4,5

81 -КС ЛЛ01 Изделие И-1 1 24 /3 И0С-20
0НШ-20

85 -К С Л 0 0 7 Изделие И -7 1 27J5 ОНШ-35
-

Марка,
паз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
е д .кг

Приме
чание

Болты. ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 *
91 М 12X60 12 0Н Ш -20
95 М 16x60 12 И0С-20

ОНШ-351
Гайки . ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 "

106 М 12 12 0Н Ш -20
107 М 16 12

Ш айбы. ГОСТ 6 9 5 8 -7 8 "
108 М 12  • 12 0НШ-2С

Ш айбы, ГОСТ 11371-78" .

111 М 16 ( 12 И0С-20
ОНШ-35

. Ш айбы. ГОСТ 6 4 0 2 -7 0 "

112 М 12 12 0Н Ш -20
113 М 16 12 ш

407-03-625.91-ЭП
Шинные мосты и гибкие связи 10(6) кВ

между трансформаторами и РУ
Начмтд Раменский 07.92 У з е л I

Жесткий токоправод из шин 
коробчатого сечения

Стадия Лист Лианой
Нконтр. Ломоносова 07.92

РП 79ГИЛ Лурье
я г

0792
Hanzp. КорпоВ 0732

Спецификация оборудования и 
материалов к  листу ЭП-  78.

•СеВЗАПЭНЕРГОССТЬПРОЕКГ
Санкт-Петербург

ИнжЗкат ЛыквсоВа 0732

, w r , y  r аромат A S



При гибком токопроводе 
(  провода условно не показаны )

Вид Б

6

J31
Т

I
11ч

N1:

3

щ

Разметка крепежных отверстий изолятора

4 атб, 

0  18

0  140QhW -3S

1. Сварные швы по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0».
2. Размеры, обозначенные * ,  уточнить по месту. 

5. Спецификацию см. лист ЗП- 81.

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 . 9 1 - 3 1 %

Шинные маеты и гибкие связи Ги'.шкЬ
между трансформаторами и РУ

Начлтд. Раменский ISClP- 07.92 У зел !  ' "  ’ ' к 
Жесткий такопровод из шин 

коробчатого сечения ■

Стадия Лея Листов
Нхонтр. Ломоносова «Лолл 07.92

РП .8 0ГИЛ Лурье 07.92
Нангр. Карпов & 0732 Присоединение к выводам 

аДьтфшсформатара < -#><? ~i> / 
Вариант X

СЕВЗАГШЕРГОССТЪЛРОеКГ
йжснПетерВург

ИнхЗпт Лыкщяда ЛМАЩЧ0732

г ^ - у  формат А З  '



11

i

Марка,
паз. Обозначение Наименобаниё Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

* 2 Изолятор опорно- •

c l т ерж неШ • •

kb r ГОСТ 9 9 8 4 -8 5 " Б -
lm ~ '

И0С-20-2000УХЛ1 3 2 3

TH54-27-10257-81 • Изолятор опорно- •
штыребой * ’
ОНШ 20-10-1  , 3 2 4 £

ОНШ 35-20-1 л 3 41J5 •
5 Шина алюминиебая

прямоугольного сечения
I I ГОСТ 15176-89 Е □

6 Шина алюминиебая из
прямоугольного швеллера

I П ГОСТ 13623-90 □
8 ТУ 34-43-11023-86 Компенсатор шинный \

КШ А- I I 18 П З •

11 ТУ 34-43-11025-85 Шинодержатель

ШКИ-1С 3 123

Контакт переходной

58 407-03-625.91-ЗП Л  13 К П -15 \18 0,59
*

Ус зройстбо контактное Т ’

l
75 -З П Л 2 6 УК-1- о 1 I I
76 -З П Л 2 6 « ( ' • 2 - 0 2 I___I
77 407-03-62S.91-KCM.018 Крт т ейн К1 2 * 5

£Si 81 -КСЛ.001 Изделие И-1 1 24J0
И0С-20
0НШ-20

l 85 -КС Л 007 ИзделиеИ-7 1 2 7 £ ОНШ-35

- *

L _
§5:
3,

98

Марков
поз. Обозначение Наименобание Кол.

Масса 
ед. кг I

t
*3 

?о I

Б о/т ы . ГОСТ 7 7 98 -7 0*
91 М 12X60 12 0НШ -20

95 М 16x60 12 ш
Гайки, ГОСТ5 9 1 5 -7 0 "1

106 ' М 12 ~~ 12 0НШ -20
107 • М 16 12

Шайбы . ГОСТ6 9 5 8 -7 8 "

108 М 12 12 0НШ-2С
Шайбы ,  ГОСТ 11371-78 *

111 М 16 12
ш

Шайбы, ГОСТ6 4 0 2 -7 0 »

112 М 12 12 0НШ -20

113 М 16 12 ИОС-20
MU-3S

4 0 7 - 0 3 - 6 2 5 . 9 1 - Э П
Шинные насты и гибкие ебязи 10(6) кВ

межой тоанещорматорами и м у
Начмтд. РоненскиО №

ж

№

Узел1
Жесткий токопробод из шин 

коробчатого сечения

Стадия Лист Листов
НКонтр. Ломоносова РП 81ГИЛ Лурье i 07D 2

071)1
071)1

Накго.
ИнжЗкат,

Кирпой_____
/Ьхкасабо

Спецификация оборудования и  
материалов к  листу ЗП -60.

ГЕВЗАПЗНЕРГОСЕТЫРОЕКГ
Санкт-Петербург

формат A 3  j
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, А

ль
бо

м
 1

 ч
ас

т
ь 

1 
j

5 6  или 5 8
Вид А

Б -Б

о °

1. СОарные шды по ГОСТ 5 2 6 4 -8 0 » .

2. Размеры , обозначенные » , уточнить па месту. 

5. Спецификацию см. лист Э Л -83.

Разметка крепежных отбеостий изолятора

4от0.
0  2 2 6  И0С -20 

0  140 0НШ -20

4 отд. 
0 1 8

0  140 ОНШ-35

Начмтд.
Нкантр.
ГИЛ
Наггр.

РомеискиО
Ломоносова

Карлой
ИнжЛкшп ЛыкасоВа

Ж
(lbMTAfj-0'

'-O'7 92 
0732
0732
0732

732

407-03-625.91-т
Шинные мосты и гибкие сбязи 10(6) кВ  

междц трансформаторами и РУ

Жесткий пжопродад из шин 
коробчатого сечения

Присоединение к Выводам 
арматора 
2Г Ж

РП
Лист

8 2

ХеВЗАПЗНЕРГОСЕТЬПРОЕКГ 
Санкт-Петербург



А
ль

ба
м

 1
 ч

ас
т

ь 
1

— ,.т
Марка, 
поз. Обозначение Наименование • Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор спорна-

un a p t певай

ГОСТ 9 0 0 4 -8 5 " Е

И0С-20-2000УХ/11 3 2 3
ТУ 34 -27 -102 57 -81  * Имнп/пор опорно-

штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24 ,8

ОНШ 3 5 -20 -1 3 41,5
5 Шина алюминиевая

прпмоцгольнаго сечения
• • tT - V D  ГОСТ 15176-89 Е о

б
1 **

Шина алюминиевая из

прямоугольного швеллера

С И З Г О С Т  13623-90 □
8 ТУ 3 4 -43-11023-86 Компенсатор шинный

КШ А- Г I 6 о
---------- с

11 ТУ 34-43-11025-86 Шинодержатель

ШКИ-1С 3 Ш

Контакт переходной

- 56 407-03-625.91-Э П Я . 11 К П -13 6 0 .97

'5 8 -Э П Я 13 К П -15 6 0.59

Устройство контактное

- 75 -Э П Я 2 6 У К -1 -и з 1 I I
76 -ЗП.И .26 У К -2 -П З 2 I I
77 407-03 -625 .91 -А С Л Кронштейн К1 2

81 -А С Я Изделие И -1 1 ИОС-20
0НШ-20

8 5 чАСЯ ИзделиеИ -7 1 ОНШ-35

______________—

%

Марка,
поз. . . . Обозначение Наименование Кол.

Масса
е д .кг

Приме
чание

Болт ы. ГОСТ 7 7 9 8 -7 0 *
91 М 12X60 12 0Н Ш -20

95 • М 16x60 12 ИСС-20
ОНШ-35

Гайки . ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 "

106 М 12 12 0Н Ш -20

107 М 16 12 m j-&
- Ш айбы. ГО С Т6 9 5 8 -7 8 "

108 М 12 12 0НШ-2С

Ш айбы. ГОСТ 1J371-78"

111 М 16 12 тс-2р
ОНШ-35

Ш айбы. ГОСТ 6 4 0 2 -7 0 *

112 М 12  ’ 12 0Н Ш -20

113 М 16 12 ш

■ . 4 07-03 -625 .91-ЗЛ
Шинные мосты и гибкие сбяэи 10(6) кВ

межди трансформатааам ииР У
Начмтд. Раменский 07.92 У зе л I

Жесткий токопровод из шин 
коробчатого сечения

Стадия Лист Листай
Нконтр. Ломоносова 0792

РП 8 3ГИП Лурье d P 0732
Начгц Карлой % t 0732

Спецификация оборудования и 
материалов к  листу ЗП -82.

•СЕВЗАПЖРГОСЕТЬЛРОЕКГ
йнкт-Летербцр*

faxJ кат /ТыкасоОа ЛьиСО'г 0732
>

* * '* '% '/ формат A S



Ал
ьб

ам
 1 ч

ас
ть

 1 Вид А

99

500

I Ё :  -

1. Сборные шбы по ГОС Т 5264-80"..
Размеры, обозначенные " , уточнить 1Ю месту. 

3. Спецификацию см. лист ЭП-85,

4 07 -03 -625 .9 Ы П
1 Шинные мосты и гибкие сбязи 10(6J кВ, •

межди тоансфооматооомииРЭ
Начмтд. Раменский Т ш с 07.92 w Взел! л  Жесткий токопробад из шин коробчатого сечения

Стадия Лит Листов
Иконтр. Ломоносова А 1

ЛйшЛ>и\ 07.92 РП 84ГИЛ 0732
Нач«'х Карлой 0732 Присоединение к быбпдан 

айтатронсфарнатора 
лтшгн-25оооа/5оа/по-взт

ХтШЗНЕРГОССТЫТРОЕКГ 
. —Санкт-Петербург , _

Ню.1 кат. Лыкасойа л м « { 0732\ J



Ал
ьб

ом
! ч

ас
ть

 1.

М арки 
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса
ед .кг

Приме
чание

2 Изолятор опорно-

стержневой

ГОСТ 9 9 8 /,-8 5 " Е

И0С-2О-2000УХЛ1 3 2 3

ТУ 2 4 -2 7 -1 0 2 5 7 -8 1 Изолятор опорно-

штыревой

ОНШ 20-10-1 3 24JB

ОНШ 3 5 -2 0 -1 3 41 5

5 Шина алюминиевая

прямоугольного сечения

Г \ГОСТ 15176-89 Е о
6 Шина алюминиевая из

прямоугольного швеллера

- - - - - ■ — Г I ГОСТ 13623-90 о
в ТУ 2 4 -43 -1 1 0 2 3 -8 6 Компенсатор шинный ~

КША -  I i 12 о с

11 ТУ 34 '4J.:-11025-86 Шинадержатель

Ш КИ -1С . 3 т

Контакт переходной

5 6 40 7-03 -ti25 .91 -3 rW .11 К П -13 12 0 .9 7

77 407-03-ti25 .91-K C M .018 Кронштейн К1 6 4J5

84 -КС М .005 И зделиеИ -б 3 12J5
И0С-20
ОНШ-20

6 8 -КС М .005 Изделие И-12 3 12.7 ОНШ-35

т

М арки
поз. ;  Обозначение ■ Наименование • Кол.

Масса
е д .кг

Приме
чание

Болт ы. ГОСТ 7798-70*»
' . 9 1 М 12X60 12 ОНШ -20

9 5 • М 16x60 12 ш
Гайки .Г О С Т 5 9 1 5 -7 0 "

106 М 12 12 ОНШ -20

107 М 16 12 ч ж

Ш айбы. ГОСТ 6 9 5 8 -7 8 м

108 М 12 12 0НШ-2С

Ш айбы. ГОСТ 11371-78*

111 М 16 12 НОС-20
ОНШ-35

Ш айбы, ГО С Т6 4 0 2 -7 0 *

112 • ' > М 12 12 ОНШ -20

113 М 16 12 а в д

407-03-525.91-30
Шинные мосты j , гибкие связи 1U(6j к в

межди транс форматарами и РУ
Начлтд. Раменский Ш Р 0732 У з е л !

Жесткий токопровод из шин 
коробчатого сечент

Стадия Лист ЛлтаВ
Нконт Ломоносойа 07.92

РП 8 5ГИЛ Лурье 0732
Начм Карпов 1 4 0792\ Спецификация оборудования и  

материалов к  листу \ П -8 4 .
’СШАПЗНЕРГОСЕТЬЛРОЕКГ

Catm-ЛетербцргИнхЛкап. Лыкасайа 0732

гЬппыпт.А'Х  ..



щ



Март.
паз. Обозначение Наименование Кал

Масса
ед.хе

Приме
чания

2 Цзошор опорна-аперхнаваО

\Г0СТ9904~65*£

И0С-20-2000УХ/11 I 3 2 3
ТЗ 54-27-10257-01 Изи/тср опорнэчл/яьфсвоО

0Ш 120-10-1 3 24Д
35 Засим опорный

ОСТ 54-13-919-86

M - Q - 3 3 !

АО ГЗ 34 1511438-39 Засим аппортный

прессуемый

А 2 Л -Е З -П 3 L Z jj

. 48 4 0 7 -3 3 -6 2 5 .2 1 -5 П Л 5 Контакт переходной КП 5 3 о т '

31 ',07-О Ж 25.9И С С Я 001 Изделие И -1 Л -2  И -3  • 1 о ! I
Ш т ы . ГОСТ 7798-70»

8 0 . М 12x30 р <ш .
спи 20

$1 N  12x60 п ___
55 . И  16x60 12 1

> й»
1 же-a?

Бу м ы . ГОСТ 7005-70» i

L S 7 - L -  .  • М 12x60 i 5 !•

Марки, 
паз. . Обозначение- Наименование Кол,.

Масса
ед.кг

Приме
чание

1 Гайки .ГО С Т5915-70»

Г  Ю5 М 12 18
! 107 II М 16 12

dtr
HZ-20

I г К Ш а . ГОСТ6950-73»

Г щ  “ Шайба 12 24 Зея
ень20

I i|-------  г 12
Set

КС-20
( ~ Шайбы, ГОСТ 71571-78*

т Шайба 12 12 Ж -20
12 £гя

aw  20
Г  w Шайба 15 12 для

JS& & L

407-03-625. 91- ЭП
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