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Образец выполнения рабочей документации систем автомати

зации технологических процессов 06.92 СА ч Л  "Основной комплек 

рабочих чертежей" УДК681.51.001*63(083*133) разработан вза

мен 06.91 ч Л  в соответствии с требованиями действующих на 

01.03.92 стандартов системы проектной документации для строи

тельства (СПДС). Образец доработан и откорректирован по посту

пившим замечаниям.

В связи с введением в действие с 01Л 2.91 FM4-59-9I 

(Пособие к РТМ 36.22.7) "Указания по оформлению и комплектова

нию рабочей документации" в 06.92 СА ч Л  произошли 

изменения в части обозначения документов, оформления обложек 

(наклеек), титульных листов, ведомостей документов папок, об

щих данных. Документ "Ведомость альбомов" аннулирован, "Ведо

мость документов альбома" переименован в "Ведомость документов 

папки".

Раздел 3 дополнен дополнительными образцами и содержит ос 

новной набор схем и текстовых документов из практики проектирс 

вання систем автоматизации технологических процессов: схемы 

структурные, автоматизации, электрические принципиальные лита

ния, управления, регулирования и измерения расхода, давления, 

температуры; аварийной сигнализации, схемы внешних проводок и 

подключения; планы установки и расположения оборудования.

Дан состав рабочей документации и перечни нормативно-тех

нических документов (НТД), необходимых для разработки каждого 

вида документа.

Для инженерно-технических работников проектно-конструкто] 

ских и технологических организаций, монтажных организаций, сл? 

КИПиА предприятий.



Образец разработан авторским коллективом специалистов про

ектировщиков под ред.Ю.И.Сердобинцева (ГПКИ "Проектмонтажавто- 

матика").
Образец выполнения рабочей документации состоит из двух 

частей. Часть 2 "Прилагаемые документы и документация для зака

за и изготовления щитов и пультов" издается отдельной книгой.

- Адрес для консультаций и справок:
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06.91 ч.2 Образец выполнения рабочей документации 

автоматизации технологических процессов* 

Прилагаемые документы и документация на 

щиты и пульты.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Образец выполнения рабочих документов систем автоматиза

ции технологических процессов 06.92СА разработан взамен 06.91 

в соответствии с требованиями действующих на 01.03.92 стандар

тов СПДС и нормативно-технических материалов ГПКИ "Проектмон- 

телеавтоматика" - головной организации в этой области.

Разработка данного образца вызвана тем, что за последнее 

время произошли большие изменения стандартов СПДС и содержит 

рекомендации по составу, обозначению, общим требованиям к со

держанию и правилам оформления документации автоматизации тех

нологических процессов (АТП) и систем автоматизации объектов 

для строительства во всех отраслях народного хозяйства.

Образцы необходимы для применения в качестве пособия при 

разработке проектной документации и с целью иллюстрации ее вы

полнения, оформления и комплектования. Их использование способ

ствует: созданию единообразия в выполнении документации; наибо

лее полному отражению в ней необходимой информации; однозначно

му толкованию требований стандартов и других нормативных доку

ментов. Образцы могут использоваться для обучения производствен

ного персонала.

Образцы являются примером оформления и комплектования 

проектно-сметной документации, служить справочным пособием по 

выбору оборудования и материалов не могут.

В основе разработки образца принят набор различных, и не 

связанных между собой, самостоятельных проектных документов, ко

торые не привязаны к конкретному объекту, что позволяет доста

точно полно проиллюстрировать оформление документации с различ

ными принципиальными техническими решениями для сложных и прос

тых объектов автоматизации.
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В образцах приведены обозначения рабочей документации 

учетом действующих в настоящее время в НТД.

Организациям, проектирующим системы автоматизации, рек 

мендуется руководствоваться РШ36.&2.7 "Системы автоматизац: 

технологических процессов. Основные требования к рабочей до 

кументации" и пособием к нему Ш4-59 "Указания по оформлени! 

и комплектованию рабочей документации", в материалах которы: 

основной комплект рабочих чертежей рекомендуется оформлять 

отдельными документами с присвоением им марки основного ком»* 

лекта с добавлением через точку порядкового номера документа, 

обозначаемого арабскими цифрами.

Л р и м е р. Общим данным по рабочим чертежам присваива

ют обозначения ATXI.I, схеме- автоматизации ATXI.I4 и т,д.

Состав основного комплекта рабочей документации АТП вы

полнен с учетом требований стандартов СПДС. Подробные реко

мендации по содержанию и оформлению каждого документа приве

дены в НТД и пособиях, указанных в таблице.

Наименование документа Обозначение НТД, по кото
рому выполняют документы

Основной комплект рабочих 
чертежей

ГОСТ 21.101; РТМ36.22.7

I. Общие данные по рабочим 
чертежам :

ГОСТ 21.102; FM4-59

I) ведомость рабочих чер
тежей основного комп
лекта

Р М  36.22.7; ГОСТ 21.102

Z) ведомость ссылочных и 
прилагаемых документов

То же

3) перечень видов работ, 
для которых необходимо 
составление актов осви
детельствования скрытых 
работ

СНиП1.02.01



Продолжение

Наименование документа Обозначение НТД, по которому 
выполняют документы

4) исходные данные и резуль
таты расчетов не постав
ляемых промышленностью 
сужающих устройств

PIM 36.22.7

5) исходные данные и резуль
таты расчетов регулирую
щих органов

То же

6) перечень закладных конст
рукций, первичных прибо
ров и средств автоматиза
ции, размешенных на тех
нологическом, санитарно
техническом и другом 
оборудовании и трубопро
водах

Рта25.298,4.1; РТМ 36.22.7

7) условные обозначения (не 
предусмотренные стандар
тами;

РТМ 36.22.7

8) общие указания То же

2. Схема автоматизации ГОСТ 24.302; ГОСТ 34.201; 
F^.50-34.698; РТМ 36.22.7;

3, Схемы структурные :

I) контуров контроля и 
управления

FM4-2; РТМ 36.22.7

2) комплекса технических 
средств (КТС)

Г Х Т  24.302; ГОСТ 34.201; 
РД50-34.698; РТМ 36.22.7; 
Cftl 1407863-31

4. Схемы принципиальные (управ
ления, регулирования, сигна
лизации и питания):

ГОСТ 24.302; ГОСТ 34.201; 
РД50-34.698; РТМ 36.22.7

I) электрические PM4-I06

2) пневматические РМ4-59

5, Схемы (таблицы) соединений 
и подключения внешних про
водок

ГОСТ 24.302; ГОСТ 34.201; 
РЦ50-34.698; РМ4-6,ч.Ш; 
Рта 36.22.7
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Продолжение

Наименование документа Обозначение НТД, по которому 
выполняют документы

6. Планы (чертежи) расположения 
оборудования и проводок

ГОСТ 24.302: РД50-34.698; 
ВА4-6,ч.Ш; Р Ж  36.22.7

7* Монтажный черте» (установка ГОСТ 34*201; РД50.34*698; 
приборов и средств автома- Ш4-59; РТМ 36.22.7 
тизации)

Рабочую документацию рекомендуется направлять заказчику 

россыпью, помещая документы в папку. Рабочую документацию объе

мом более 200 листов формата А4 следует комплектовать в две 

папки - в одну помещают основной комплект рабочих чертежей в со

ответствии с ведомостью рабочих чертежей основного комплекта, 

в другую прилагаемые документы в соответствии с ведомостью ссы

лочных и прилагаемых документов. Текстовые документы сшивают в 

тетради. В этом случае папки должны иметь обложки (наклейки).

Варианты выполнения обложек (наклеек) в зависимости от 

комплектования документов приведены в образцах.

Отдельной палкой комплектуется по ведомости документов 

папки документация для заказа и изготовления щитов и пультов, 

копии документов которых переплетаются.
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2. ОБРАЗЦЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЛОЖКИ (НАКЛЕЙКИ), ТИТУЛЬНОГО 

ЛИСТА И ВЕДОМОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПАПКИ



Проектный институт "Промавтоматика'

ПЕТРОВСКИЙ СЕРНЫЙ ЗАВОД 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

Рабочая документация 

I7000-ATX

Основной комплект рабочих чертежей 

и прилагаемые документы 

Папка I 

Всего папок 2

1992



Проектный институт "Промавтоматшц!

ПЕТРОВСКИЙ СЕТНЫЙ ЗАВОД 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

* Ъя/уч&аг rfmsmSK’zayuF 
I7000-ATX

Основной комплект рабочих чертежей 

Папка I 

Всего папок 3
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Проектный институт "Промавтоматика"

ПЕТРОВСКИЙ СЕРНЫЙ ЗАВОД 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

Рабочая документация 
I7000-ATX

Прилагаемые документы 
Папка 2

1992



Проектный институт "Промавтсма,''лка

ПЕТРОВСКИЙ СЕГОШ ЗАВОД 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ^ 

ПРОЦЕССОВ

I7000-ATX

Документация для заказа и изготс?вления 

щитов и пультов

Папка 3



Проектный институт "Промавтоматика1

ПЕТРОВСКИЙ СЕЕНЫЙ ЗАВОД 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

Рабочая документация 

I7000-ATX

Документация для заказа и изготовления 

щитов и пультов 

Папка З Л  

Всего папок 10

1992
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Проектный институт "Промавтоматика"

ПЕТРОВСКИЙ СЕРНЫЙ ЗАВОД 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

Рабочая документация 

I7000-ATX

Документация для заказа и изготовления 

щитов и пультов

Папка 3.2

1992



Проектный институт "Промавтоматика"

петровский сш ш  завод

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ К0И1УС 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

Рабочая документация 

I7000-ATX

Документация для заказа и изготовлений 
щитов и пультов

Папка 3.1 

Всего папок Ю

р

*1
ажж Главный инженер Подпись Н.А.Кузнецов

у ? Дата
Я

Б.Н.Комаровjn Начальник отдела Подпись
ам Дата
а
к Главный инженер проекта Подпись

Дата
В*К,Кондратьев

тг-С

с
0С

•с
7

ч
I

Г*4* >.
aй; 1992
S

лстщхжпл формат А4



Проектный институт "Промавтоматика1
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ПЕТРОВСКИЙ СЕШЫЙ ЗАВОД 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

Рабочая документация 

I7000-ATX

Документация для заказа и изготовления 

щитов и пультов

Папка 3.2

1992

1Чопиро|\лл Формят А4



Обозначение Наименование
Кол.
лис-
гов

Примет

I7000-ATX.003.2 Ведомость документов папки 3.2 2

I7000-ATX.003.3 Ведомость документов папки 3.3 3

I7000-ATX.003.4 Ведомость документов папки 3.4 4

I7000-ATX.003.5 Ведомость документов папки 3.5 3
I7000-ATX.003.6 Ведомость документов папки З.б 4
I7000-ATX.003.7 Ведомость документов палки 3.7 2

I700G-ATX.003.8 Ведомость документов папки 3.8 2

I7000-ATX.003.9 Ведомость документов папки 3.9 3
I7000-ATX.003.10 Ведомость документов папки З Л О 2

I7000-ATX.C02 Спецификация щитов и пультов [60

Разраб. Иванов -Щ Щ ?П№
I 7 0 0 0 -A T X .0 0 3 .I

Пров. Петров т ?}
дед. unite. Сидоров

I
Петровский серный завод|

Производственный корпус
Стадия Лист Листов

\
Р 2 2

Ведомость документов 
папки 3.1

ГПИ ПАН. контр. Тихонов \M $zt ffo<%
Утл. Катушев

Копировал Формат Л4
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Обозная о пи в Наименование
Кол.
пис-
IOB

Пржмеч*

17000-АТХЛ13 Щит управления В20, В20рчЧУ. 8

Общий вид

I7000-ATX.II4 Щит управления B2G, В20р-^ 4

Таблица соединений

I7000-ATX.II5 Щит управления В20, B20p“^ 5

Таблица подключения

Разраб. Иванов
17000,ATX.003.2Прею. Петров г9/г%

дед инок Сипоров. 30 Щ
.rt ЛР1ЪП П1 weynnm

Производственный ко^пУ0
Стадия Лист Листов

Р 2 2

Ведомость документов 
папки 3,2

ГПИ ПАИ.контр. Тихонов 1 Н0(&
Утр. Кятушйв ,

Копировал___________________  - Ф°Рмат Л4



3. ОБРАЗЦЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОШОГО КОМПЛЕКТА 
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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адОЫОСТЬ РАБОЧЙЛ ЧиРТЕлЕЙ 

ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Обозначение Наименование Примечание

Папка I.I

I7000-ATX.I Общие данные

I7000-ATX.il КТС АТП. Схема структурная

I7000-ATX.I2 ЛСУ. Схема структурная
17000-АТХ.13 Система П1. Схема автоматизации

I7000-ATX.I4 Система ПЗ. Схема автоматизации

«Осэ
£
i
е
€
<g
а
-О
8сго
&
Ъ0 
£ г
1

—

Рабочая документация разработана в соответствии с 
действующими нормами и правилами и предусматривает ме
роприятия, обеспечивающие взрыво-пожаро безопасность 
эксплуатации систем автоматизации

Главный инженер проекта Н.И.Калугин
^ ===П^о192

Разраб .Иванов 72£Щ.\шж 17000-АТХЛПтюв. Петоов
ёед.дц кСидогюв ь/гя

[ Петровский серный завод

Производственный корпус
|СтаЭиЯ i'’ист |Ласт об

| Р 20

Общие данные ГПИ ПАа к т >. Ти/ом 3 7wh
|Утв. 1 Седов ВсцГ

~  Допиообал Формат 1
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Обозначение Hawiouojjamie Примечание

Папка 1.2

I7000-ATX.I5 Блок БИ. Схема электрическая

принципиальная
17000-АТХЛ6 Плата ПП. Схема электрическая

принципиальная

I7000-ATX Л7 Щит учета тепла. Схема электпичас_-
кая принципиальная питания

I7000-ATX.I8 Щит управления. Схема электричес-

кая принципиальная питания

17000-АТХЛ9 Задвижка 31. Схема электрическая
принципиальная управления

I7000-ATX.20 Задвижка 35. Схема электрическая
принципиальная управления

I7000-ATX.2I Система У1. Схема электрическая
принципиальная управления

I7Q00-ATX.22 Вентиль 32. Схема электрическая

принципиальная регулирования
I7000-ATX.023 Схема электрическая принципиальная

измерения расхода
I7000-ATX.024 Схема электрическая принципиальная

измерения давления

I7000-ATX.25 Схема электрическая принципиальная
аварийной сигнализации

I70Q0-ATX.26 Блок БИМ. Схема электрическая

принципиальная
I7000-ATX.27 Схема электрическая принципиальная

аварийной сигнализации

<т>о
о■г:<юX 17000-АТХЛ

Лист
2

Копиро&ал Формат ЯЦ
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Обозначению И vuioiul im»n НА имотп н л е

Папка 1.3

I7000-ATX.28 Вентиляция. Схема соединений

внешних проводок

I7000-ATX.29 Печь П-IOIA. Схема соединений

I7QQQ-ATX.53

внешних проводок

Система П1. Схема соединений

17000-АТХ.54

17000-АТХ.60

внешних проводок

Вытяжные системы. Схема соединений
внешних проводок

Щит Щ-1Ш. Схема подключения

17000-АТХ.61

внешних проводок

Коробка соединительная КС40-Ш16-6

I7000-ATX.62

I7000-ATX.63

I7000-ATX.64

I7000-ATX.65

17000-АТХ.66

I7000-ATX.67

I7Q00-ATX.68

17000-АТХ,69

Схема подключения внешних проводок
Коробка соединительная КС40-3

Схема подключения внешних проводок

Таблица соединений внешних

проводок
Таблица подключения внешних
проводок

Вентиляция. Планы расположения

оборудования и проводок

Печь П-IOIA. Планы расположения
оборудования и проводок

1-й этаж. Планы расположения

оборудования и проводок
Вентсистемы B2-BII. Планы распол 
женил оборудования и проводок

Преобразователь измерительный

Сапфир-22ДЦ» Монтажный чертеж

17С00-АТХЛ

Аопиро&аЛ " ф о ----- J
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примеча
ние

.. _—  х

Ссылочше^покументы

ТМ4-Т42-87 Термометр стеклянный технический
в защитной оправе. Установка на
трубопроводе £>76 мм или метал-
лической стенке

Ш-143-87 Термометр стеклянный технический
в защитной оправе. Установка на
трубопроводе р 45 и 57 мм

TM4-I47-87 Термопреобразователь сопротивле-
ния; преобразователь термоэлек-
трический. Установка на трубоппо-
воде J) >76 мм или металлической
стенке

ТМ4-148-87 Термопреобразователь сопротивле-
ния; преобразователь термоэлектри-

г--------------- ' ческий. Установка на трубопроводе' \

£ 45 и 57 мм

ТМ4-226-76 Отборное устройство для измерения
< давления. Установка на трубопровод э

ТМ4-300-83 Тягомер, яапоромер, тягонапоромер
Установка на стене

ТМ4-309-83 Разделительный сосуд СРС-63-Ia.

Установка на полу
ТМ4-408-86 Преобразователь измерительный

Сапфир-22ДЦ. Установка групповая

на полу

I7000-ATX. I ^
5

Мопироёа/t Формат ЙЧ
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Обозначена Наимоиовпнио Примечание

TM4-4I6-86 Коробка соединительная КС
Установка на конструкциях

TM4-42I-86 Преобразователь измерительный
Сапфир-22ДЦ. Установка на полу

и стене

TK4-3I55-70 Отборное устройство для запылен-
ных газов. Установка на газоходе
с металлической обшивкой (верти-

кальном)

ТК4-3428-73 Отборное устройство для измерения
давления

ТК4-3429-73 Отборное устройство для измерения

давления воды и пара
ТК8-226-83 Уголок

TK8-239-8I Уголок
ЗК4-277.10-90 Отборное устройство давления

0TT4.2I0-84 Монтаж металлоконструкций для
прокладки электрических проводок

0ТТ4.220-85 Монтаж защитных труб для электри-
ческих проводок. Общие техничес-

кие требования

ОТТЗ.212-86 Монтаж щитов, пультов и стативов
1

'■ .......  1

I700Q-ATX.I
Лист

Хопиро&ал Ф о Ргуюгп ЯЧ
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Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

Палка 2 Л

I7000-ATX.C0I Спецификация оборудования.
17000-АТХ.Ш Ведомость потребности в материалах

I7000-ATX.BP Ведомость объемов строительных и

монтажных работ

Лист
17000-АТХЛ ' 7

Аопиро&ам__________ __________ формат ЯЧ
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Обозначено Наименование Примечание

Папка 2.2

У37-3-87 Закладная конструкция для отбора

воздуха. Общий вид

I463I.73I.0I Переходник
I463I.73I.02 Хомут
I463I.73I.03 Уголок

I4631.744.01 Панель

I7QG0-ATX.I30 Щит ЩИТО. Общий вид

I7000-ATX.I3I Стойка СПС. Общий вид

I7000-ATX.I32 Стойка СУД. Общий вид

17000-АТХЛЗЗ Стойка СИП. Общий вид
I7000-ATX.134 Стойка СИПС. Общий вид

I7000-ATX.I39 Пульт ПОП. Общий вил
I7000-ATX.I5I Кронштейн. Общий вид

I7000-ATX.I52 Переходник. Общий вид

17000-АТХЛ95 Переходник. Общий вид
I7000-ATX.I96 Кронштейн. Общий вид
I7000-ATX.I97 Переходник. Общий вил .....
I7000-ATX.I98 Шайба. Общий вид

17000-АТХЛ

Копирова л

Аист

Ф о р м а т  ЯЧ
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Обозначите Наименование
I

Примечание

Палка 2.3

I7000-ATX.I60 Локальная смета на приобретение и

монтаж средств автоматизации

17000-ATX.I
Лист

9
Аопиро&ал фор morn ЯЧ
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ, ДЛЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМ СОСТАВЛЕНИЕ 

АКТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ. РАБОТ

1. Действительная глубина погружения в трубопровод или аппарат 

активной части термопреобразователей при установке их на трубопро

водах и аппаратах, заключаемых в общие кожухи, засыпаемые термо

изоляционным материалом - 160 мм.

2. Глубина погружения отборного устройства в трубопровод или 

аппарат - 160 мм, диаметр отборных отверстий - 32 мм, количество 

- 10 шт., высверливаемых в технологическом оборудовании при уста

новке отборных устройств, ввариваемых в трубопроводы или аппараты 

на определенную глубину, устанавливаемую рабочей документацией 

I7000-ATX.74.

3. Диаметр расточки диафрагмы - 18,98 нм, прохода сопла - 

20,75 мм, фактический внутренний диаметр трубопровода в месте ус

тановки дроссельного органа - 52 мм, правильность установки этого 

органа относительно потока - по центру потока.

4. Глубина заложения труб - 1000 мм, их длина 250 м, способ 

соединения муфтовый, сварная заделка стыков, покрытие труб битум

ной массой на пересечениях электрофицированных железных дорог при 

переходах через шоссе и железные дороги.

5. Марка, жильность, сечение и длина кабеля по рабочей доку

ментации I7000rATX.5I, I7000-ATX.52.

I7000-ATX.I
10
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОМЫШЛВННОСТЬС СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

В
0 я

1
с

373а

S в

Трубопровод 
топливного 
газа в U-20I

Трубопровод

3 1 
то

52

и

иI  з

Сталь 20 НМ /Ч

Измеряемы! расход

з |«Я

300 32

Параметры 
измеряемой среды

35 0,24

а*

н
и
21
5.

0,99

Дяфманомвтр

Ш Е
И м и

I

!|
50. 3

ML
1000

Пределы
■Дарения

з=

иI В

IOOJt

Сужающее устройство

И

Диафрагма 
с коническим входом

8.
3

з
3х

Корпус - 
сталь 20, 
диск
I2XI8HI0T

п
з а
■ Т>

CU п

I6.0&+
0,02

gN5. 1

it

13512- 
-113

I7000-ATX.I
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ИСХОЛНЫВ ДАННЫВ и РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ

S
в
8

с

PK-IF

КС-121, 
PK-I21

[7 ]—  P K -I2 3

Параметры рсгулжруемоА среды
3

Регулжруюосжв ор*ах

Место усталоекж
дроссельного ре—

Абсолютное  ̂
дамеяже, жгс/см

o°
§.? в- О в В в 3 2в к 1 1

Расход «

гуяярутаавго
оогажа Нчшимишг»

| Н

t ,

Ill 1
Г г

*
10

!

g9

■

1л

h9X ГX
|

Тжж
|

8
%

2С

1
8
*

*

%
КМ

Трубопровод 
к деаэратору 
В-102

Химически очищенная 
вода 5 2,5 20 1000.10 ■6 _ м3/ч НО 50 150 ■25048нх 

21ШН0)
0 позицио
нером с 
равнопро- 
центнои 
характе
ристикой 
ТУ26-07- 
-208-77,
1 шт.

83,5 100 80

Трубопровод 
Е-Ш ’

Конденсат водяного
пара 1.5 I 104 м3/ч 22 10 150 25с50нх 

7МКНЗ) 
с позицио
нером с 
равнопро- 
центнои 
характе
ристикой 
ТУ26-07- 
-208-77,
2 шт.

34,58 40 50

Трубопровод 
из сети завода 
к Е-ЮЗ

Топливные газ 6 5,5 20 0,7.10" 5 _ и3/ч 8200 1500 300 25с50нж 
7UKH3) с позицио
нером 0 
равнопро- 
центнои 
характе
ристикой 
ТУ26-07- 
-208-77,
I шт.

348,2 630 200

УОпаробол

I7000-ATX.I 4sa
_______ 12
формат p j
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PK-I2 ,

Macro усталом» дроссельного
рвГу7ПфуЮШ0ГСоргана Кажмевоаажяе

Трубопровод 
после T-IG3 Этановая фракция

P K -I5 ! Трубопровод 
к деаэратору

Пар

рк—19; Трубопровод на регенерацию

i
i РК-Ш Трубопровод воды приточной 

системы П1, 1а

Этан

Вода

5

________________ -За - _
Параметры регулхруемок среды
Абсолютное  ̂даелекяе, хгс/си e°

is.•s£

4 "i t

Pi
i!Shr

1и
i l l

i§,• 5 3mс
8 6 40 1,34. IT1

4,5 1,2 167

------------------
•cS

15 9 20 1,357.1D

5,0 4,5 70 -

5 Р«гулхрупшн& орган

fl
na *
я

Расход

*

8
1

] J Тжп

оБ
1и
S

кг/ч 40000 20000 400 25с50нк 
7МКНЗ) с позиционером с 
равно- процентно! 
характеристикой ТУ26-СГ?- -208-77,
I шт.

433 630

кг/ч 20000 8000 150 25с50нж 
2МКН0) 
с позиционером с 
равнопро- центнои 
характеристикой ТУ26-07- -208-77,
I шт.

369,6 400

\\

ы3/ч 8800 4400 200 25с50нж 7МКНЗ) 
с позиционером с 
равнопро- центнои 
характеристикой ТУ26-07- 
208-77,
I шт.

57,6 63

я / ч 977,6 782,08 25 ГОУ-7 
70557IffiO 
П
ТУ26-07-
-1096-79

1,382 1.6

б I7000-ATX.I
Коаироаа* к $
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ПВРЕЧЕНЬ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕЧНЫХ ПР^О® Я 
СРЕДСТВ АЗТОМАТИЗ АЦИЛ, РЛЗШАЕЖ НА ТЕХНОЛОГЦВСХОМ. 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ДРУГОМ ОБОРУДОВАНИИ Я ТРУБОПРОВОДАХ

ПОЗИЦИОН- Наименование из- Наименование и 
тип устанавливае
мого прибора 
(устройства)

Место установки
Устанавливаемые заклал 
конструкции и присоедртельные 
•устоойствя

Обозначение чертежа Коли
чество

Приме
чание

ное обо
значение

меряемого или 
регулируемого 
параметра среды

и требования к 
размещения 
приборов или 
устройства

Наименование, 
характеристика 
или тип

Обозрение
чертей
уставики

установки прибора 
или устройства

Технологического
оборудования

точек

1-34а Температура TXK-0I79 
5Ц2.821.889-11

Трубопровод 100/1 Расширитель 4 
3K4-I62-87, 
прокладка 
ПП14х18 УХЛ2 
ТУ 36 Л 103-83, 
пробка 
IRi20xI,5 УЗ 
ТУ36.1144-83

Расшгвдель 
3K4-I7-87 
установка 4

Установка 2 
TM4-I59-87

I700Q-TX.I4 I -

2-01 а Давление 13ДИ30 Трубопровод I/I Закладная
конструкция
У37-2--87

Аналогично
ЗК4-4о-76

- I7000-TX.I4 I -

3-28В Расход 13ДИ30 Трубопровод 100/1 Закладная
конструкция
У37-2-Ч31

То 15 I7000-TX.I4 I -

3-29г И Диафрагма 
ДКС—10—100-1-а/б-
16

Трубопровод II5/2 - * - I7000-TX.I4 I -

2-01Д Давление Клапан регули- 
^С§0НЖ(НЗ)

Трубопровод I/I I7000-TX.I4 I

Лист
I7000-ATX.I

15
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение

[71 Местное управление

Наименование

Плотное закрытие

Ж

Контроль ПЛОТНОГО 381фЫТИЯ

Гашение звука

Контроль открытия

нм. 1Н1 + Прерывистое мигание положительное

Прерывистое мигание отрицательное

Действие в двух направлениях от исходной точки

I7000-ATX. I Лист
■к5

УГ/Ш ГУ f срормат яи



Обозычххж*
------------  . 39 . ■— ------- — --- —---------- -

Нммеяоеанх*

® Отключение числа оборотов

© Отключение напряжения, э л е к т р и ч е с к а я  причина 
останова

в Вентиль

К1 Канал I

кг Канал 2

t

iж

<СО

Z
3
X

!
С

1в
*
бГС

P S
Давление воды

Т н Температура масла

L m
Уровень масла

2 7 6 Питание 27 Вольт постоянного тока

2 2 0 6
Питание 220 Вольт переменного тока

Лист
Г7000-ЛТХ. I 17 JКоин[Хжал Форият Л4
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Основанием для разработки данной рабочей документации явля 

ется задание на проектирование объема строительства, утвержденное 

заказчиком от 05.02.91.

2. Организацию работ по монтажу средств автоматизации выполни 

в соответствии с "Проектом организации строительства" в части сист 

автоматизации.

3. Зоны эксплуатации оборудования, зданий и сооружений по взр 

вопожарной и пожарной опасности и взрывоопасности указаны на черт 

I7000-ATX.64. Контролируемые среды относятся к категории взрыво

опасных смесей ПА-ТЗ (ПУЭ стр. 540, табл. 7.3.3).

Степень агрессивного воздействия среды на металл -  неагрессиЕ

ная.

4. Все средства автоматизации, подлежащие заземлению, должны 

быть присоединены к контуру заземления, предусмотренному в алектрс 

технической документации объекта.

5. Документация предусматривает :

автоматическое поддержание температуры в обслуживаемых поме

щениях и зонах в заданных пределах ;

защита воздухонагревателя от замерзания ;

автоматический прогрев воздухонагревателя перед включением 

приточного вентилятора ;

автоматическое подключение схемы регулирования при включении 

приточного вентилятора ;

синхронизация работы воздушных клапанов и последовательная с 

ними работа клапана на теплоносителе ;

автоматическое включение резервного вентилятора при остановк 

рабочего.

6. При помощи кондиционера КТЦЗ-Ю предусматривается поддер

жание влажности воздуха изменением :

теплопроизводительности воздухонагревателя 1-го подогрева в

17000-АТХЛ



холодный период года;
количества наружного и рециркуляционного воздуха, поступающего 

в кондиционер в холодный период года;
хододопроизводительности камеры орошения или воздухоохладителя 

в теплый период года;
изменением теплопроизводительности воздухонагревателя 2-го по

догрева и поддержание температуры воздуха в помещении.
7, Документация предусматривает шесть установок утилизации 

тепла.
Системы утилизации с промежуточным теплоносителем, состоят из 

теплоутилизаторов, расположенных в каналах удаляемого и приточного 
воздуха, соединенных замкнутым циркуляционным контуром, с промежуточ
ным теплоносителем. В теплоутилизаторах удаляемый воздух передает 
свое тепло промежуточному теплоносителю, нагревающему приточный воз
дух.

8* Документация предусматривает автоматизацию десяти воздушных 
завес.

Автоматизацией воздушных завес предусматривается автоматичес
кое открытие клапана на теплоносителе к калориферам и включение вен
тилятора при открытии ворот или при понижении температуры воздуха 
в зоне ворот и закрытие клапана на теплоносителе и отключении вен
тилятора при закрытии ворот и восстановлении температуры.

Автоматизацией отопительного агрегата предусматривается авто
матическое включение и отключение отопительного агрегата по темпе
ратуре воздуха в помещении, местное управление отопительным агрега
том, автоматическое открытие запорного устройства на теплоносителе 
при включении вентилятора и закрытие при отключении вентилятора.

9. Комплексное опробование средств автоматизации осуществляют 
совместно с опробованием технологического оборудования согласно ука
зания СНиПЗ.05.0'̂  раздел $•

10• Бое приборы должны иметь запорные органы, обеспечивающие

I7000-ATX.I
Лист

Копировал Формат Л4



<W
-S

0-
!e

(A
4



/>Ч/££ Л <#*%/

-44-

L̂ L

zs Д

0 =

В н ут р ен н я я  HiaSucm PdPb

I B M

7S

ZX
Магистраль ст анции япраёТЮ Тия

код Отоу
Дна/югобыс| I ДиалогоВые 

Выходы f |  Входы
Ц С У I

£-/° Г-/7

ChM

ПСУ

с г - д е с :е-дз‘ г  &-д&rzz  (я -д г '

,

Л  С У

Z X

Г/ -M i

h z

ОтЩ 
Йяоло$оВые 

Входы

ГО d в и с т р  а  л  ь

f f t v *  j ■ л % / у  u m u i f \  f > l v ?  v"w V /• V  V»"W v /»
ЯйалоеоВые яОологобые ййологрВые я Hd логоВыс
Входы Выходы Входы Выходы Входы Выходы ьходы Выходы

о б ъ е к т а

'Mt
шж

Ш
м (Уф

ХЯЙ
vm
к»я

Ш&Ш

От ОУ

Ц СУ
йыалогоВьН

Входы

С-гп

ПООО-ЯТХ.И
Петровский СдрИЬ/й JdBoO

ПроидбодстВенйый корпус
Опади?! Лист

ГщСЯЯ.

/Г ТС ДТП
Слепа Стру/гпх/рыыя

Р
/ljcmoj
/

ггш  п я
ш Фор пит Яд



____ Т е х н о л о г и ч е с к и е п а р а т  е т р ь /
ТSmnepamypa  

Г  Г г

Дабле/ЧУв
Р

р

Р а с х о д
F

У р о б е я /ь

/

Сигнализат орывзрывоопасныхкЬниеНтрааии
п а к

C m  ой/т а
сипе

Ст ойке/
сип

Стойка
СПС С т о й ка

СП С
Стойка

С П С
ЯстойкеСУД С т о й к а

ere

Контроль ьадоты КТС
СЯДУУправление

т т

С т о й ка  С т о й к а
СИ С -Г П

Контроль концентрации

П у л ь т  у п р а б л е н и я
СиСг,пета

W

ЙE—SJ

О р га н ы
у п р а в л е н и я

k | II
7\

О р га н ы
с и г н а л и з а ц и и

1

Э л е к т р о с и л  обь/е щ и т  6 / 
( к /0 "  Элект ропроект )

Сигнализация Стойка
СУД
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На ипеЫоЗайив Кол Припечание
Пикросхепы
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Ъ8,ЪЬ 564 Л У / дКО. 347 064 Туд В
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1. В перечень элементов корова стальные, лотки, полки не 
включены, они предусмотрены в перечне составных частей плана 
расположения.

2. Ъ качестве нулевых защитных проводников попользовать 
свободные жилы кабелей.

3. Монтаж защитного зануления выполнить согласно инструк
ции по монтажу зануления и защитного заземления
Т:1.25036.1700I 1/ЫСС СССР.

4. ллляы кабелей даны с учетом 6% надбавки на изгибы, 
повороты и отходы согласно письма Госстроя СССР от 
17.12.79 И  89-Д.

*
V-г.

С

*•о

!
*

1

Лоз.обозначение
Наименование Кол. Примечание

Вентили запорные муфтовые
15нж6бк 1726-07-271-80
Ду 6 мм, Ру=2,5 МПа (25 кгс/см̂ ) 20~
Ду 15 мм, ру=2,5 МПа.(25 кгс/см̂ ) 30
Коробка соединительная КС-7 5_
ТУ36.I232-84E

i Кабели ГОСТ I508-78E
-----1 КВЕГЭ 4x1,0 54й

КВВГ 4x2,5 234ц 1
КВВГ 5x1,0 456м

1
____________ !

АКВВГ 5x2,5 123ь
АКВВГ 19x2.5 460ц

Провод ПТВ 2x2,5хК ГОСТ 24335-80Е 20км
Кабели пневматические
ТУ16-505.720-75
ТПВБбГ 7x8/1,6 250м
ИШБбГ 12x6/1 350»
ТРУба 32x4 ГОСТ 8734-75 30 »

В20 ГОСТ 8733-87
Трубы ГОСТ 3262-75

_ . 10x2.0 150ц
20x2,35 ГООм
25x2.8 230ц
50x3.0 340ц

У З Ш З Ж Т П Е Т Г Т ! i S 5 2 2 I7000-A TXr63вед. инд.ikidsfial 2 0 Г Щ№СОСТ|>Lb/nf/Uffg TUT Петровский серный завод---- L
-------- [ —  zz 31IЛ s iUL А** Листов

- H корпус Р I г
1 у ■ Таблица соединений 

внешних проводок г п и  ПК|Утв. и ;* о о Г \ e</<i



Кабель,
жгут,
труба

Направление
Направление 
до планам 
расположения

- Л Я .  --
Кабель, провод Труба

Измере
ние

Чертеж
установки

Откуда Куда
Длина, ы

Марка,
диаметр

Длина,
мчисло жид, 

сечение
проек
тируе
мая

факти
чес
кая

СООРУЖЕНИЕ 5

I Блок A-I Щит I Сечение I—I, 2-2, КВНГЭ 4x1,0 100 Тр.Р-20х2,8 100

3-3, 21-21

Блок А-2 Щит I Сечение 22-22, 25-25, КВВГЗ 4x2,5 50 Тр.Р-20х2,8 50
27-27

3 Блок Б ЩС1 Сечение 23-23, 25-25 КВВГ 5x1,0 20 20x2,35 20

‘± Щит релейннй Щит 2 Сечение 13-13 АКВВГ 5x2,5 15 15

5 Щит соединителей Щит 3 Секция 1,2,3 АКВВГ 19x2,5 10 10

О Щит соединителей щит релейный Секция 5,7 КВВГ 5x1,0 5 5

7 Щит соединителей щит 3 Сечение 23-23 КВВГ 4x1,0 25 1р.Р-2их2,8 25

8 Щит релейный Щит 4 Сечение 2-2, 3-3, НТВ 2x2,5хК 150 ГОСТ 3262-75 50

5-5. 7-7. 9-9 10x2,0
9 Блок В Щит 4 Сечение II—II, 15-15, ДТВ 2x2,5хК 100 ГОСТ 3262-75 10

21-21, 23-23, 25-25, 10x2,0

27-27
Жгут .W Шкаф переборочные Щит манометров Секции 8-16, 19 7ПНП 6x1 20

жгут вг Шкаф переборочный Щит I секция I Секции 8-13, 15, 16, 91ШП 6x1 30
18, 21, 23

Жгут ИЗ Статив маномегро]. Блок Г Секции 13,15,17,19, 4ПНП 6x1 25
ftг«0
31

21,23
Жгут Jf4 Отатив ыаноыетро] 1 Стойка преобра- Секции 13,15 4ПНП 6x1 40

зов отелей W
0
5
*
3

I
*V>

UI Коллектор сжатог | Блок Д 50x2,5 10
воздуха

и2 Блок Д Щит 5 секции 20x2,35 15
1,2,5-8

03 Блок Д Щит 5 секции 20x2,35 20
9,11,13,15

I700&
Лии

-АТХубэ 2
Honuooka.fi <ооотат ЙЪ



АабелЬ,
жгут

ПроВодни/с ВЫ&од Проводник ВЬ/бод Ядрес
связи

Таблица подк мочения выл од 1ена на основа иш схемы сое щнений
внешни? проводок I7C Х)-АТл.55, с;:емы соединени X (монтажной) совме-

ценной со схемой авт зматизашш

Идет I

I I XPI: I 2 ХР1:5 Ндет ре-

2 I ХР1:3 2 ХР1:7 лейныйД

3 I XPI: 4 2 ХР2:7 кдет ре-
5 2 ХР2:1 3 ХРЗ:1 лейный В
6 2 ХР2:3 3 ХРЗ:3

Идет 2

13 101 ^ ХТ1:2 141 ХТЗ;1

15 103 ЛТ1:5 143 ХТЗ:4

19 131 лТ5:1 145 ХТЗгб"

133 ХТ5:3 149 ХТЗ:7

135 ХТ5:7 153 ХТЗ:8
137 ХТ5:9 155 ХТЗ:9

&зраа Дваков ?&г<к
I7Q0Q-ATX.64Пров". *■Петров-” гг/тЬвЛящ:.Cu$Q£q1.. а з—

Ьёч.сен'.ХамЧшН7 ^ W09! Петровский серный завод

Производственный корпус Стадия Лист ЛхзтюВ
Р I 2

Таблица подключения 
внешних проводок Г' пи  /7АНТЕШт:f TuXOHoi шь

Ъ0/&^тв. C ep oi
Ло/шробал__________________ ___ ______ Ф орм am  /?/f
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А&О&Гб.
ж г у т

П роводник В ы ё о д Лро&оЭнс/А: В Ь /ёод Я д р е
сб я з

Шит 3

21 1011 ЛТ6:1 1025 лТ7:2

JCT6:3 1 ХТ7:3

Кгут KI 03 П1:5 04 П2:1

Об Ш :6 07 112:3

010 111:3 09 112:5
015 П1:Э ' 112:7

lifer 4 с екни. I I

Жгут ОН П 1:8 012 П3:1

й 3 П1:4 П3:5

Щ :7
1

I Шит 4 секш: !_3
1
1
Жгут I ХТ2:1 1321 ХТ5:1

й 4 3 ХТ2:2 1325 ХТ5:3

5 ХТ2:3 1327 ХТ5:5

: 7 ХТ2:5 1329 ХТ5:7

9 ХТ2:7 1341 ХТ5:9

IX | ХТ2:9 1347 ХТ5:Ю

13 Ж :  10 1453 ХТб:1

511 ХТЗ:1 1457 ХТб:3

515 ХТЗ:5 1521 ХТ6:5
Г~~~1 521 ХТЗ:9 I5 II ХТ6:7

533 ХТ4:1 1307 ХТ7:3

547 ХТ4:8 1809 ХТ7:9

I7030-ATX.64
da
2

/ { о л у р а б а л  ф о р м а т  7?2j
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Pei Одозначение Паитеноёание Ъл
< УголопьПчЗхззтузе нц-вйе Ох
8 Полою 7730 ТУ36 №-аОЁ Юп
3 иЛшер шлзеч гух т-ейе SSn

ОдоЗночепие
. 0 

ПОЬ *ГertOOCHuS

Ф
Пзчдор, зегуЛЯтоо исполнительный те- 

*" *" **■

— * -
Лрободко уходит но долее 5ыоопу>с или до 

Л*е НиЗпу/С Omnemny OxCatmpOoemy/C юннат vopr

1 Нупераци Я и типы кабелей СООтВетстВу- 
*от схепу€ соединении Внешних проход on 
1дй1 -Я06 5̂

3 1од пол пои Линии - Set нос пи позиций тоннах' 
нон потериолоо и изделий 6 пряпоугольниках 
у таЗань потере педелей 

5 'Понтах придород и средств аотапотиЗации 
ОыпалнипЦ) согласно Строительна/т нортат и 
прабилот Спи л з  05С7-3? Госстроя СССР 

V Строительная и технологической части 
Выполнены на оснобоНии Нерт ОВ предприятий

5 коробку /гС устаноёить на д̂п> от уроВня 
чистого пола по черт TnQ-ixtS-dS

т ао-й п . бб
ПетроВспий серный 3обод

ЛроизВодстбенный парпус 3̂U « Л и с т  <Ьсm o l

__ 3 eumaxyntnu se-S«
г *  П л ан  р ес п о л о о х ен и Я  
rta ооаоиахяания и  п оооовоп Г пи ПА

ФойпетЯсГ
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