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О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ТРОЙНИКИ РАВНОПРОХОДНЫЕ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС

ОСТ 108 .720 .01 -82

КОНСТРУКЦИЯ и РАЗМЕРЫ
О К П  31 1312

Взамен НО 778—66 в части 
Рвом =380 кгс/см2, f=280°C;

ОСТ 24.720.12 в части 
Рвом =  186 кгс/см2, /=215°С; 
Рвом = 240 кгс/см2, f=250°C

ацием Министерства энергетического машиностроения от 04.06 82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен

JL Настоящий стандарт распространяется на тройники равнопроходные штампованные для 
бкшроводов питательной воды тепловых электростанций с абсолютным давлением и темпера- 
ОИ воды:

2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и 
аДлице.
3. Материал тройников — сталь марки 20 по ТУ 14—1—3987 Гр. II Т ОСТ 108.030.113.
L. Остальные технические требования — по ОСТ 108.030.113 и ОСТ 24.125.60.
я. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  тройника равнопроходного исполнения 02 с ус- 

идам проходом D y= 20 мм:

с 01.01.85
до 01,01 96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

р =  37,27 МПа (380 кгс/см2), / =  280°С; 
р=23,54 МПа (240 кгс/см2), *=250°С; 
р =  18,14 МПа (185 кгс/см2), *=215°С.

ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНЫИ 20 02 ОСТ 108.720.01.

{>. Пример маркировки: 02 ОСТ 108.720.01 Товарный
знак

такие официальное Перепечатка воспрещена 

105з а ка з  65
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0 ,50
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2 ,45

/7 =  23,54 МПа (240 кгс/см2), / =  250°С ; /7=18,14 МПа (185 кгс/см2), / =  215°С
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