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Пием Министерства энергетического машиностроения от 04 06 82 № ВВ-002/4628 срок действия установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на штампованный переход из листовой стали мар- 
БГС категории 10 по ГОСТ 5520 для паропроводов тепловых электростанций с абсолютным 
ением р == 4,31 МПа (44 кгс/см2) и температурой < =  340°С.
2. Конструкция и размеры перехода должны соответствовать указанным на чертеже. Масса 
хода 140 кг.
3. Остальные технические требования и маркировка — по ОСТ 24 125 60.
4. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  перехода с условными проходами Dy=600 мм, 
450 мм:

с 01 01 85
до 01 01 96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ПЕРЕХОД 600X450 ОСТ 108.318.16.

5. Пример маркировки ОСТ 108 318 16 Товарный
знак

кние официальное Перепечатка воспрещена 
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