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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ Р Д  153-34 3-09 166-00
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ АО-ЭНЕРГО_______________ Опсдспо впервые

Вводится в действие 
с 01.06.2000 г.

Настоящая Типовая программа разработана в  соответствии 
с требованиями [1], [2] с  учетом  специф ики эксплуатации 
электрических сетей  А О -энерго и устан авл и вает отраслевой 
порядок проведения энер гети чески х обследований сетей .

Типовая программа предназначена для подразделений элек
тр и чески х сетей  A O -энерго и энергоаудиторов, о сущ ествл я
ющ их энергети ческое обследование.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

1.1. Основные термины и определения

П одразделение (филиал) эл ектр и чески х сетей  (ПЭС) — 
структурная единица А О -энерго.

П оказател ь энергоэф ф екти вности  ПЭС — абсолю тная и 
относительная величина потерь электроэнергии в  электри
ч еск и х  сетях.

Энергоаудитор — ю ри дическое лицо (организация, кр о
ме государ ственн ы х надзор ны х органов), осущ ествляю щ ее 
энергети ческое обследование и им ею щ ее лицензию  на про
изводство этих работ.

Расчетны й (ком мерческий) учет электроэнерги и — учет 
электроэнергии для денеж ного р асчета за нее.

0 0  Т5 4
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Т е х н и ч еск и й  (ко н тр о л ьн ы й ) у ч е т  эл ектр о эн ер ги и  — у ч е т  
электроэнерги и для контроля р асхода электроэнергии по П Э С  
для р асчета  и анал и за потер ь электроэнерги и  в эл ектр и чес
к и х  сетя х , а та к ж е для у ч е та  р асхо д а электроэнерги и на про- 
и зво д ств сн н ы е нуж ды .

И зм ерительны й ко м п л екс ср ед ств учета  электроэнергии —
со во к у п н о сть  у стр ой ств одного присоединения, п р едн азначен
н ы х  для и зм ер ен и я и у ч е та  электроэнерги и (трансф ор м ато
ры  то ка  и нап ряж ени я, сч етчи ки  электроэнерги и, датчики 
и м п ульсов, сум м аторы  и линии связи ) и со ед и н ен н ы х м еж ду 
со б о й  по у стан о вл ен н о й  с х е м е .

С и сге м а  у ч е та  эл ектр о эн ер ги и  — со во к у п н о сть  изм ери
т е л ь н ы х  ко м п л ексо в, у ста н о в л е н н ы х  на подстанциях.

А С К У Э  — авто м ати зи р о ван н ая  си стем а  контроля и уп 
р авл ен и я п отр еблени ем  и сб ы том  электроэнерги и.

О т ч ет н ы е  потери электр оэнер ги и  — р а зн о сть  м еж ду элек
тр о эн ер ги ей , п оступ и вш ей  в  се т ь  и отпущ енной и з сети  П Э С  
за  о тчетн ы й  пери од в со о тве тств и и  с  ф орм ам и отчетности  
4 6 -Э С  и 5-эн ер го .

Т е х н и ч е ск и е  п отер и  эл ектр о эн ер ги и  — техн о л о ги чески й  
р а с х о д  эл ектр о эн ер ги и  н а  е е  тр ан сп о р т по электр и чески м  
сетям , определяем ы й р асчетн ы м  путем .

К о м м ер ч еск и е п отер и  эл ектр о эн ер ги и  — р азн о сть  м еж 
д у  о тчетн ы м и  и техн и ч еск и м и  потерями.

Н о р м а ти вн ы е п отер и  эл ектр о эн ер ги и  — вели чи на т е х 
н и ч е с к и х  потер ь с учетом  п огр еш ности  си стем  и зм ер ени я 
эл ектр о эн ер ги и .

М ероприятия по сн и ж ен и ю  п отерь электроэнергии — ком 
плекс орган и зац и онны х и те х н и ч е ск и х  мероприятий, направ
л ен н ы х на сн и ж ен и е п отерь электроэнерги и в  П Э С  с целью  
и х п оследовательного доведен и я до нор м ати вного уровня.

1.2. Предмет и цель обследования

О сн о вн о й  еди ницей о б сл едо ван и я  в  э л ектр и чески х  се т я х  
A O -эн ер го  при ним ается П Э С . В сл учае о тсу тстви я  отчетное-
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ти по энергобалансу в  П Э С  в  к ачестве единицы  обследова
ния принимается A O -энерго (в части  электр и чески х сетей).

Энергетические обследования проводятся в  целях опре
деления соответствия ур овня эксплуатации энер гообъектов 
требованиям  норм ативно-технической докум ентации, оцен
ки показателя энергоэф ф ективности передачи и р асп р еделе
ния электроэнергии, определения возм ож ностей его  сн и ж е
ния, разработки и реализации эф ф екти вны х эн ер го сб ер ега
ющ их мероприятий.

В се П Э С  подлежат обязательном у энер гети ческом у об
следованию  согласно [2], выполняемому региональны м и (тер
риториальными) управлениями Госэнергонадзор а России или 
энергоаудиторами, имеющ ими лицензию  н а п р ои зводство  
этих работ.

Настоящая Типовая программа определяет необходим ы й 
объем и порядок проведения энергетических обследований ПЭС.

1.3. Виды энергетических обследований ПЭС

Д ля оц енки  эф ф екти вн о сти  передачи и р асп р ед ел ен и я 
электроэнерги и по эл ектр и чески м  сетям  в  целом  по П Э С , 
учи ты вая  сп ец и ф и ку и х эксплуатации , п р и н и м ается  д в а  
ви да э н ер гети чески х  о бсл едо ван и й  П Э С : п ер ви чн о е и в н е 
очер едное.

При проведении энер гети ческого  обследовани я П Э С  с 
целью определения состояния оборудования и си стем ы  у ч е 
та  электроэнергии вы борочно нам ечаю тся п одстанции — 
представители по всем  классам  напряж ения.

П ервичное энергети ческое о бсл едо ван и е
П ервичному энергетическом у обследованию  подлеж ат в с е  

П ЭС, находящ иеся в эксплуатации в  со ответстви и  с  у т вер ж 
денны м  планом проверок, в котором долж на бы ть отраж ена 
приоритетная очередность проверки П ЭС с вы соки м  у р о в
нем потерь.

При первичном обследовании проводятся оценка потерь 
электроэнергии в электрических сетях П Э С, со стояни я обо-

0 0 - 1 5 4
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рудования, расчетного и технического учета электроэнергии 
на нам еченны х подстанциях в соответствии с  требованиями 
[3, 7, 8], сопоставление отчетных потерь электроэнергии с  их 
нормативными значениями и выявляю тся причины их несо
ответствия.

По итогам первичного энергетического обследования со
ставляется акт, отражающий результаты проверки, выдаю т
ся  реком ендации по устранению  вы явленны х наруш ений и 
определяю тся мероприятия по сниж ению  потерь электро
энергии.

Внеочередное энергетическое обследование
Внеочередное энергетическое обследование проводится 

в случае необоснованного роста потерь электроэнергии по 
инициативе руководителя энергоснабжающ ей организации 
(AO-энерго), регионального (территориального) управления 
Госэнергонадзора России, территориальной инспекции по 
эксплуатации электростанций и сетей (Энерготехнадзора), 
органа адм инистрации суб ъ екта  Россий ской Ф едерации, 
П редставительства РАО “ЕЭ С  России" по управлению акци
онерными обществами, а такж е если результаты обследова
ния, проведенного энергоаудитором, вы зы ваю т сомнение в  
их достоверности.

По результатам внеочередного обследования составляет
ся акт, который должен содерж ать заклю чение о причинах 
наруш ений и рекомендации по их устранению .

2. ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ АУДИТОРАМИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЭС

2.1. О знаком ление с  организацией работы ПЭС и энерго
сбы та по учету, расчету и отчетности по потерям электро
энергии (методы, формы, распределение обязанностей, эф
ф екти вность работы по контролю за сниж ением потерь).

2.2. Состояние расчетного и технического учета электро
энергии в  ПЭС и его соответствие требованиям (3, 8].
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2.3. Результаты проверки изм ерительны х цепей тр ан сф ор 
маторов тока и напряж ения н а  со ответстви е норм ативны м  
требованиям.

2.4. Организация работы энергосбы та с потребителям и по 
выявлению  безучетного электропотребления (хищ ений), сн и 
ж ению  абонентской задолж енности, повы ш ению  ко м п ен са
ции реактивной мощ ности и др.

2.5. О ценка балансов активной и реактивной м ощ ности 
хар актер ны х реж имов.

2.6. А нализ ограничений, пр еп ятствую щ и х реали зации 
режимов с наименьш ими потерями.

2.7. О рганизация работы по анализу балансов электро
энергии на подстанциях (ПС) П Э С . К оличество П С , где ба
лансы не составляю тся.

2.8. С труктура потерь электроэнергии в  со о тветстви и  с  
требованиями [5J. Анализ причин изм енения структуры , м е
тоды и программы расчета потерь электроэнергии.

2.9. П орядок формирования планов и отчетов о вы п олне
нии мероприятий по сниж ению  потерь электроэнергии.

3. НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ПОДСТАНЦИЙ

3.1. П роверить эф ф екти вность работы осн о вн о го  си лово
го оборудования и со б ствен н ы х нуж д подстанций:

ур овен ь загрузки, расчет и у чет потерь электроэнергии в  
силовы х трансф орм аторах, ш унтирую щ их реакторах, тр а н с
форматорах со б ствен н ы х нуж д (СН);

режимы работы  си н хр о н н ы х ком п енсатор ов и батарей  
статически х конденсаторов, р езер вн ы х трансф орм аторов С Н  
(нормально вклю чены  или отклю чены ), освещ ени я во  в с е х  
помещ ениях, устрой ств вентиляции и электри ческого ото 
пления помещ ений и т.д.

3.2. О пределить загр узку сетей  П Э С  с целью  вы явл ен и я, 
перегруж енны х линий.

0 0 - 1 5 4
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3.3. П роанализировать схем ы  питания со бственны х нужд 
ПС и потребительских КРУ с целью:

проверки выполнения требований норм ативно-техничес
кой докум ентации в части недопустимости подключения к 
шинам со б ствен н ы х нуж д сторонни х потребителей. При вы 
явлении ф актов проверить порядок учета электроэнергии по 
этим линиям и ее  сп исание [7, п. 6 .6.3];

оценки правильности учета и списания электроэнергии 
на со б ствен н ы е и хозяй ствен н ы е нуж ды П С (в случае нали
чия п р ои зводствен ны х нуж д провести по ним ан ал оги ч н у ю  
проверку) [3, прилож ения №  1, 4].

3.4. П роверить со стояни е схем  и ср едств учета электро
энергии согласно [8, п. 1.5.15, 9].

В  том числе:
со о тветстви е кл асса  точности р асчетны х счетчиков тр е

бованиям  [8, п. 1.5.15];
отсутстви е п аек в  электропроводах к  счетчикам  расчет

ного учета (8, п. 1.5.33];
наличие на счетчи ках д ву х  пломб: на винте, крепящем 

кож ух счетчика, — пломба госповерителя; на зажимной крыш
к е  — пломба энергоснабж аю щ ей организации;

со ответстви е кл асса  точности счетчи ков реактивной энер
гии требованиям  [8, п. 1.5.15];

наличие в  сх ем ах  учета  электроэнергии других вклю чен
н ы х  приборов и устрой ств, влияю щ их на точность учета или 
н а  приборы учета, вкл ю чен н ы е в  схем ы  РЗА и т.п.;

н агр узку втор и чны х обм оток измерительных трансф ор
м аторов с  определением  (инструментально) значений потерь 
в  цепях напряж ения р асчетн ы х счетчи ков и счетчи ков те х 
ни ческого учета [8, п. 1.5.19];

наличие (утверж денной руководителем) схем ы  размещ е
ния приборов расчетного и техн и ческо го  учета электричес
кой энергии, соответствующ ей полному вводу электроустановки 
в  эксплуатацию  в  соответстви и  с  проектом [3, пп. 10.1; 10.2];

периодичность и объем ы  калибровки р асчетны х счетчи
ко в в  соответстви и  с  м естной инструкцией [3, пп. 10.11; 10.13; 
10.14; 10.15; 10.16].
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3.5. П роверить со ответстви е А С К У Э  основны м  норм иру
емым метрологическим характери сти кам  [10].

3.6. Проконтролировать достовер н ость учета  электроэнер
гии по ф актическом у и допустим ом у небалансам , а такж е 
анализа расчетов предела допустимой относительной погреш 
ности [3, пп. 4.9-4.11].

3.7. Проверить помещ ения и тем пературны й реж им в  них, 
где установлены  приборы учета (не ниж е 0°С, не вы ш е 4 0 “С).

3.8. П роверить со ответстви е кл асса  точности тр ан сф о р 
маторов тока и напряж ения для присоединения р асчетн ы х 
счетчиков (не более 0,5). При первичном  обследовании П Э С  
проверить реальную погреш ность Т Т  для ком м ерческого учета 
на в с е х  присоединениях.

4. СОСТАВ РАБОТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РЕЗЕРВОВ 
СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

4.1. П ровести анализ отчетны х и техн и ч ески х  (расчетны х) 
потерь электроэнергии за  последние три года к а к  в  целом за 
год, так  и поквартально.

Т ехни чески е (расчетны е) потери электроэнергии в  элект
ри ческих сетях в  соответстви и  с [5] вклю чаю т в  себя "п ер е
м енны е" или "нагр узочн ы е" потери, зави сящ и е от н агр узки  
линий и силовы х трансф орм аторов, и "усло вно-п остоянны е" 
потери, не зависящ ие о т  нагрузки.

4.2. П ровести анализ методики и программы р асчета т е х 
ни ческих потерь электроэнергии и и х со о тветстви е тр еб о ва 
ниям [5].

4.3. Провести оценку коммерческих потерь электроэнергии.
Комм ерческая составляю щ ая потерь электроэнергии х а 

рактеризует деятельность энер госб ы та по сб о р у инф орм а
ции о полезном отпуске электроэнергии и ее  оплате. О на 
вклю чает  в себя такие ф акторы, как  неодноврем енное сняти е 
показаний счетчиков, погреш ности систем  учета, безучетное 
пользование электроэнергией (в том числе хищ ения) и др.
0 0 - 1 5 4
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В соответствии с  [3] анализировать деятельность П ЭС сле
дует путем определения ф актического и допустимого небалан
сов электроэнергии за отчетный период (квартал, год) .Если зна
чение ф актического небаланса превыш ает его допустимое зна
чение, это означает, что имеют м есто коммерческие потери 
электроэнергии и следует рекомендовать персоналу П ЭС выя
вить причины этого и принять меры по и х устранению . Для 
этого необходимо в  первую очередь проверить соответствие 
ф актического и допустимого небалансов по крупным подстан
циям. Формулы определения небалансов приведены в  [3].

4.4. П ровести  анализ нормативной характеристики потерь 
электроэнергии (Н ХП Э), которая представляет собой зави
си м ость потерь электроэнергии от ф акторов на ни х влияю
щ их. В о сн о в у  этой зави си м ости долж ны бы ть положены 
р асчеты  техн и ч ески х потерь электроэнергии в  соответствии 
с  [5]. О трази ть в акте, кем  и по какой м етодике разработана 
используем ая Н Х П Э .

4 .5 . П р овести  анализ вы п олненны х мероприятий по сни
ж ению  потерь электроэнергии [6], в  том числе организаци
онны х, техн и ч ески х, и мероприятий по соверш енствовани ю  
си стем  расчетного и техни ческо го  учета электроэнергии (за 
последние три года и н а  плановый период):

определить ном енклатуру и количество вы полненны х и 
планируем ых мероприятий;

определить динам ику удельного эф ф екта от выполнения 
мероприятий по сниж ению  потерь электроэнергии (тыс .кВт-ч 
на единицу изм ерения в  год);

определить эф ф екти вность вы п олн ен н ы х мероприятий 
{% значени я потерь электроэнергии);

проанализировать деятельность энергосбы та по вы явле
нию  безучетного  потребления электроэнергии, внедрению  
А С К У Э  и други х работ по сниж ению  потерь;

дать рекомендации по дополнительному сниж ению  потерь 
электроэнергии в П Э С  на основани и проведенного анализа 
потерь электроэнергии и вы п олненны х мероприятий по их 
сниж ению .
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЭС ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

П ерсонал обследуем ы х П Э С  и подстанций обязан о к азы 
вать содействие проведению  обследования, а им енно:

5.1. П редварительно до начала обследования подготовить 
справку в соответстви и  с разд. 2 настоящ ей Типовой про
граммы и заполнить форму, п ри веденную  в  прилож ении.

5.2. О беспечить доступ аудиторов к  обследуемым объектам.
5.3. Н азначить лицо, о тветствен н о е за  п роведени е э н ер ге

тического обследования.
5.4. П редставить необходимую техническую  документацию .

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

По заверш ении энергети ческого обследования р еги ональ
ны е (территориальные) управления Госэнергонадзор а Р оссии 
или энергоаудиторы оформляют акт  о проведении эн ер гети 
ческого обследования с приложениями:

баланс электроэнергии по П Э С  за  отчетны й период; 
энергетический паспорт по вы борочны м  подстанциям; 
рекомендации по сниж ению  потерь электроэнергии.
В результатах энергети ческого обследования долж но б ы ть 

проанализировано значени е потерь электроэнергии, р а ск р ы 
ты  причины вы я вл ен н ы х наруш ени й в  организаци и т е х н и 
ческого  и ком м ер ческого учета  электроэнергии, предлож е
ны техн и ч ески е и организаци онны е мероприятия по сн и 
ж ению  п отерь электроэнергии с указан и ем  и х п р огн ози р у
емого значени я в  результате вн едр ен и я мероприятий, а при 
необходим ости в н е се н ы  и зм енени я в  эн ер гети чески й  п а с
порт ПС.

А кты по результатам  п р оведенны х эн ер гети чески х о б сл е
дований подп и сы ваю тся уполном оченны м и ауди торам и и 
представителями П Э С . П осле подписания актов в  ни х запр е
щ ается вно си ть изм енения и дополнения. При наличии раз-

0 0 - 1 5 4
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ногласий по содерж анию  актов окончательное реш ение при
нимает энергоаудитор, а  представитель П Э С  вправе изложить 
сво е  со б ствен н о е мнение, которое прилагается к  акту. А кт 
доводится до сведени я руководителя организации, эксплуа
тирую щ ей энергообъект, который им подписывается. В слу
чае его отказа от подписи в  акте энергетического обследова
ния делается соответствую щ ая запись.

Э н ер го а у д и то р  п е р ед а ет  полны й а к т  о п р оведен н ом  
эн ер гети ческо м  обследовании н е  м енее чем  в  д ву х  экзем п
лярах в  П Э С , а  в  д есяти дн евн ы й  ср о к  после подписания 
акта  о п роведенном  энер гети ческом  обследовании — реги
ональном у (территориальному) управлению  Госэнергонад
зор а России .

Реги ональное (территориальное) управление Госэнерго
надзора России обобщ ает результаты  энергети ческих обсле
дований по поднадзорной территории и передает оформлен
н ы е обобщ енны е результаты  в  вы ш естоящ ие органы: в  Д е
партам ент государ ственн ого энергетического надзора и энер
госбер еж ени я М интопэнерго России, в  региональны е пред
стави тельства РАО "Е Э С  России ", в  отдел энергосбереж ения 
Д епартам ента стратегии развития и научно-технической по
литики РАО “Е Э С  Р оссии ", Департам ент ф инансового ауди
та  РАО  “Е Э С  Р осси и " и администрации субъектов Российс
кой Ф едерации.

6.1. Акт о проведении энергетического 
обследования ПЭС

В указанном  докум енте следует отразить результаты  про
вер ки  в  соответстви и  с п. 1.2 настоящ ей Типовой програм
мы. О тчет долж ен содерж ать подробную  информацию о про
веденной  работе.
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6.2. Форма баланса электроэнергии по ПЭС  
(ежемесячная, типовая)

№
пп

Номера
счетчиков*
расчетных,
техничес

ких

Нанмено-
вание

объектов
учета

Показание счетчиков Разность
показаний 
счетчиков 
за месяц

Коэф
фициент
счетчиков

Количество 
электро
энергии, 
учтенной 

счетчиком, 
тыс кВт ч

Приме
чаниенаО ч 1-го 

числа 
текущего 
месяца

наОчЬга
числа

истекшего
месяца

1 2 3 4 S 6 7 8 9

I. П оступи ло электроэнерги и  о т A O -энер го  и  д р у ги х  
со б ствен н и к о в  (РАО "Е Э С  Р о сси и ", д р у ги е А О -энерго)

1
2

т\

В с е го  по р азд . I ___________ ,
гд е  m l — к о л и ч е ство  т о ч е к  у ч е т а , ф и к с и р у ю щ и х  п о сту п л е

н и е  эл ек тр о эн ер ги и  в  с е т и  П Э С .

П. О тп уск  электроэнерги и  в  се ти  А О -энерго 
и д р уги х  со б ств ен н и к о в  (РАО "Е Э С  Р о сси и ", 

д р у ги е А О -энерго)

1

2

m2

В с е г о  по р азд . П ____________ ,
гд е m 2  — к о л и ч ество  т о ч е к  у ч е т а , ф и к си р у ю щ и х  о т п у ск  э л ек 

тр о эн ер ги и  в  с е т и  д р у ги х  с о б с т в е н н и к о в .

0 0 - 1 5 4
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I I I .  П олезны й о тп у ск  потребителям , 
вкл ю чая  х о зя й стве н н ы е н у ж ды

Обозначение Количество тачек учета Суммарное количество 
электроэнергии

л1
лЗ
л

В с е го  по р азд . I I I ____________ ,
гд е  л1 — ч и сл о  т о ч е к  у ч е т а  о д н о ф а зн ы х  п о тр еби тел ей ; 

лЗ  — ч и сл о  т о ч е к  у ч е т а  т р е х ф а з н ы х  п отр еби тел ей ; 
л  =  л !  +  лЗ.

IV . П р о и зво д ствен н ы е н уж ды  
(по д ан н ы м  энер госб ы та)

В с е г о ____________ ты с.к В т -ч .

V . О тчетн ы е о тн о си тел ьн ы е потери 
электроэнерги и в  сети  ПЭС

AW„ 1 - П - Ш - 1 У
I

100%.

V I. Т ехн и ч еск и е потери электроэнерги и в  сети  П ЭС

О п р ед ел я ю тся  р а сч етн ы м  п у тем  ______________________
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V II. Допустимый небаланс

Определяется в соответствии с [ 3 ] ____________________  %.

V III. Фактический баланс электроэнергии по ПЭС

1. Поступило в сети ПЭС, всего  (I)________________________

2. Технические потери электроэнергии в  сети П ЭС,

всего  (V I)__________________________________________________

3. Полезный отпуск электроэнергии потребителям

и отпуск другим собственникам, всего  (II+ II I )____________

4. П роизводственные нужды (IV )_________________________

5. Ф актический небаланс I -  (П + III) -  ГУ -  ГУ jqq /̂ _____

6. К о м м ер чески е потери, % к о тч етн о м у  зн а ч ен и ю
потерь ________________________________________________________

7. Допустимый небаланс (доля ком м ерческих потерь от
доп устим ой п о гр еш н о сти  у ч е т а  э л ектр о эн ер ги и ) (V II),
% _______________________________________

0 0 * 1 5 4
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6 .3 . С о д е р ж а н и е  и п о р я д о к  с о с т а в л е н и я  э н е р ге т и ч е с к о го  
п а с п о р т а  э л е к т р о с е т е в о го  о б ъ е к т а

У Т В Е Р Ж Д А Ю :
Г л а вн ы й  и н ж е н е р  П Э С  
"_____" ____________ 2 0 0 0  г.

Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й  П А С П О Р Т  П О Д С Т А Н Ц И И

наименование ПЭС, ПС

Составлен на основании ре
зультатов энергетического 
обследования, проведенного

наименование организации, 
проводившей обследования 
с _____ по_____  _________ г.

Н а ч а л ь н и к  П С
Лицензия №______________

--------  ------------  ----------------- -----------  Кем выдана_______________
ф.и.о подпись дата Дата выдачи_______________

Аудитор организации, проводившей энергетические обследования

наименование организации ф.и.о. подпись дата

полное наименование подразделения и его адрес

вид собственности

наименование выш естоящ ей организации

ф.и.о. руководителя

телефон

код электронной почты
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1. Х ар актер и сти ка ПС
1.1. Год пуска в  эксплуатацию  основного оборудования 

по группам (очередям)

1.2. Х ар актер и сти ка схем  эл ектр и чески х соеди нени й  ПС
1.2.1. Х арактеристика гл авны х схем  электри ческих со еди 

нений ПС (класс напряж ения, тип главной схем ы , количе
ство отходящ их линий, трансф орм аторов и автотр ансф ор м а
торов связи  с  энергосистем ой, наличие ш унтирую щ их р еа к 
торов, си нхр онны х ком пенсаторов, вид исполнения р асп р е
делительных устрой ств и т.п.).

1.2.2. Характери сти ка схем  со б ствен н ы х нуж д ПС.

1.3. П еречень основного  электр о техн и ческого  обор удо
вани я с краткой техни ческо й  характери сти кой (трансф ор
маторы и автотрансформ аторы, трансф орм аторы  тока и н а
пряжения, реакторы, си нхр онны е ком пенсаторы  и т.п.).

Номер 
по схеме

Наименование
оборудования Тип Основные технические 

характеристики

Примечание 
(режим работы 
оборудования)

1 2 3 4 5
Силовые
трансформаторы ДРхх

Трансформаторы тока Класс точности

Трансформаторы
напряжения Класс точности

Реакторы ДРр
Симфонные
компенсаторы ДР«

БСК APfa

0 0 - 1 5 4
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1.4. Баланс электроэнергии на ПС (типовая форма)

№
п.п

Номера
счетчиков'
расчетных,
техниче

ских

Наиме
нование
объектов

учета

Показание счетчиков Разность 
показаний 
счетчиков 
за месяц

Коэф
фициент
счетчи

ков

Количество 
электроэнер
гии, учтенной 
счетчиком, 
тыс.кВт-ч

Примеча
ние

наО ч 1-го 
числа 

текущего 
месяца

на Оч 1-го 
числа 

истекшего 
месяца

1 2 3 4 5 б 7 8 9

I. Поступило от AO-энерго и других собственников 
(РАО "ЕЭС России”, другие АО-энерго)

1

2

3

Всего по разд. I

№
пп

Номера
счетчиков
расчетных,
техниче

ских

Наиме
нование
объектов

учета

Показание счетчиков Разность 
показаний 
счетчиков 
за месяц

Коэф
фициент
счетчи

ков

Количество 
электроэнер
гии, учтенной 
счетчиком, 
тью кВт-ч

Примеча
ние

наОч 1-го 
числа 

текущего 
месяца

на 0 ч 1-го 
числа 

истекшего 
месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Расход на собственные нужды

1

2

3

Всего по разд. II
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III. Расход на хо зяй ствен н ы е нуж ды

1
2
3

В се го  по разд. III

IV . Р асход на п рои зводствен ны е нуж ды

1

2

3

В сего  по разд. IV

V . О тп уск электроэнергии потребителям

1

2

3

В сего  по разд. V

V I. О тпуск электроэнергии в  сети  АО -энерго 
и д р уги х со б ствен н и ко в 

(РАО “ЕЭС России ", др уги е АО-энерго)

1

2

3

В сего  по разд. V I

V II. П отери электроэнергии 
в  пониж аю щ их трансф орм аторах

О п р еделяю тся р асчетн ы м  путем  н а  о с н о в е  гр а ф и к о в н а 
гр узки  и  т е х н и ч е ск и х  д а н н ы х  тр ан сф о р м ато р о в_______________

0 0 - 1 5 4
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V III . Допустимый н ебаланс 

О п р еделяется  в  со о тве тстви и  с  [3J 
_____________________________ % ___________________________________

IX . Б ал ан с электроэнергии на подстанции

1. П оступи ло н а  ш ины, в с е го  ( I ) ____________________________

2. Р а схо д  электр оэнер ги и  н а  подстанции,

в с е го  (II +  I I I ) _______________________________________________

3. О тп у ск  электроэнерги и  потребителям

и в  A O -энер го , в с е го  (V 4- V I ) __________________________ _

I - ( I I  + I I I ) - ( IV  +  V  + V I ) -V I I
4. Ф акти чески й  н е б а л а н с ----------------------------------------------- 100%

5. Д оп устим ы й небалан с (V III),% ____________________________

6. О тп у ск  электроэнерги и с  ш ин подстанции,

в с е го  (I — И ) _________________________________________________

В том  чи сле по классам  н ап р яж ен и я:________________________
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П р и л о ж е н и е

ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЭС 

ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Показатель _ г _  Г _ г

1 2 3 4
1 Отпуск электроэнергии в сеть, млн кВт-ч (форма 46-ЭС)
2 Потери электроэнергии, млн кВт ч (форма 46-ЭС)
3 Нормативные потери 
электроэнергии

млн кВт ч
%

4 Технические потери 
электроэнергии, 
млн кВт-ч

Условно-постоянные
Нагрузочные

5. Фактический эффект от выполнения мероприятий по сниже
нию потерь электроэнергии с учетом переходящего эффекта, 
тыс. кВт ч
6. Фактическая эффективность от выполнения мероприятий, 
% значения потерь электроэнергии
7 Количество трансформаторов и авто- 
трансформаторов с РПН, шт/МВ А

35 кВ
НО кВ
220 кВ
330 кВ
500 кВ

8 То же с установленными автоматиче- 
схими регуляторами коэффициента 
трансформации (АРКГ), шт/МВ*А

35 кВ
ПО кВ
220 кВ
330 кВ
500 кВ

9. Количество транфсорматоров и авто- 
трансформаторов с РПН с действующи- 
ми АРКТ, шт/МВ А

35 кВ
110 кВ
220 кВ
330 кВ
500 кВ
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Окончание приложения

1 2 3 4
10. Установленная реактивная мощность 
компенсирующих устройств, Мвар ПЭС БСК

СК
У потребителей

11 Ввод компенсирующих устройств ПЭС
У потребителей

12 Коэффициент использования средств 
компенсации реактивной мощносги в 
режиме наибольших нагрузок ( Я ге-)

БСК
СК
Генераторы в ре
жиме СК

13 Уровень компенсации реактивной мощности /

\ /  Р-
14 Количество абонентов Всего

В том числе бытовых
15 Коли'юствосчетчиков Трехфазных

Однофазных
16 Количество автоматизированных 
систем учета электроэнергии (ДСКУЭ)

Получено
Установлено
В работе

17. Количество счетчиков с просро- 
ченными сроками госповерки

Трехфазных
Однофазных

18. Количество безучетных потребителей
19. Учет злектропотребления на соб
ственные нужды подстанций

Необходимое количе
ство счетчиков
В том числе установ
ленных

20. Учет электропотребления на хо
зяйственные нужды ПС

Необходимое количе
ство счетчиков
В том числе установ
ленных

21. Работа по выявлению хищений 
электроэнергии

Количество проверен
ных счетчиков
Составлено акт 
тыс кВт ч

FOB ШТ

Сумма взыскиваемых 
штрафов
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