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О применении "Методических 
указаний нс расчету электри
ческих Еагрузок 5 сетах 
3,38-110 кВ сельскохозяйст
венного назначения"

Институтом "Сельэнергопроект" разработаны "Методические 
указания по расчету электрических нагрузок в сетях С  ,38-110 кЪ 
сельскохозяйственного назначения*, которые согласованы с Глав
госэкспертизой Госстроя СССР 2 ноября 1981 года.

для осуществления единой технической политики при чроекти- 
розаяии электрических сетей сельскохозяйственного назначения 
"Методические указания" рекомендованы Госстроем СССР письмом от 
02.II.81 $ ВА-5622-20/4 для руководства всем проектным организа
циям* занимающимся проектированием электроснабжения сельскохозяй
ственных объектов.

"Методические указания" вводятся в действие с 01.01.82.
Директивное указание Сельэнергоцроекта от 5 июля IS7I года 

В II—Ш и приложенная к нему "Методика определения электрических 
нагрузок для расчета электрических сетей сельскохозяйственного 
назначения" (РУМ-8, Сельэнергоцроект ,1971) считать утратившими 
силу.

Приложение: "Методические указания".

Главный инженер института ТЖ Сумин
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Настоящие "Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 

0 ,38  -  ПО кВ сельскохозяйственного назначения" (далее -  Методические указания) 

вводятся в действие взамен "Методики определения электрических нагрузок для рас

чета электрических сетей сельскохозяйственного назначения" (РУМ-8, Сель- 

энергоцроект, 1971).

Методические указания отличаются от применявшейся ранее методики способог 

оцреде Ленин расчетных нагрузок на участках сети, унификацией исходных данных 

для расчета сетей на различных стадиях проектирования, учетом Фактической за

грузки действующих трансформаторов, повышенными нормами освещения, расширенным 

перечнем объектов с указанием их нагрузок, упрошенным способом сбора исходной 

информации для проектов и схем сетей 10 -  НО кВ.

Новые Методические указания позволяют снизить трудозатраты на подготовка 

исходных данных для расчета сетей 10 -  ПО кВ, повысить точность определения 

нагрузок, снизить затраты на строительство сетей благодаря учету фактической 

загрузки трансформаторов.

В методических указаниях приводится справочный материал, содержащий необхо

димые для расчетов режимные показатели и вероятностные характеристики электри

ческих нагрузок потребителей.

Методические указания разработаны Украинским отделением института "Сель- 

энергоцроект" на основании научно-исследовательских работ по режимам электро- 

потребления в сельском хозяйстве. В исследованиях режимов эделтропотребления 

принимали участие УзНИИЭиА, Латвийская СХА, БИЭСХ, МИЙСЕЕ им. В.П.Горячкина,

ДНПИ им.В.В.Куйбышева, Грузинский С£И, Свердловский СХИ, институты Энергоцроект 

(НЕЕ) и Энергетики (ПНР).

Основные положения Методических указаний разработали инженера Бебко В .Г ., 

Буц А .Н ., Лазаренко Н.И., к .т .н . Меженный С .Я ., инженеры Взвуцкий С .С ,,

Сергеев Г .А ., Стафийчук В .Г ., к .т .н . Цвях В.М.

Ври подготовке Методических указаний учтены замечания и предложения спе

циалистов Дентрадьного производства и всех отделений института "Сельэнергопро! -  

ент", а также специалистов АК£ им * К. Д. Панфилова, ШЭСХ, Главгосэкспертизы Гос
строя СССР, Гипронисельхоза, Гицронисельцрома, Гилроеедьхозпроьга, МИЙСЯ игг.

В.Я.Горячкина, ЦНШТИМЭЖ, цНИйЭПпт:нцедро*да, ЦЕЙЮПовцепрома, Энергосетьпрсекта,
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ЭНИН им. Г.М.Кржижановского.

Окончательная редакция Методических указаний подготовке на к изданию ко
миссией: Сумин Г. >5. (председатель, Сельэкергопроент), Мерке лов Г.Ф. (зам, пред
седателя, Сельэнергоцроект), Афанасьева Е.И. (АЮС им. К.Д.Памфилова), Гужва Н*А. 
(Гипронисельхоз), Калинин В.И. (Главгосэкспертиза Госстроя СССР), Карпенко А.М. 
(Сельэнергопроект), Комаров Д.Т. (управление электрификации сельского хозяйства 
Минэнерго СССР), Кондратьев В.В. (Поволжское отделение Сельэнергопроента),
Левин Ы.С. (ШМССЕ им. В Л . Горячкина), Пирхавка П*Я, (ЕНЭС2), Сахнов В.Ф. (Казах
ское отделение Се-льэнергопроекта), Стафийчук В.Г. (Украинское отделение Сель- 
энергопроекта), Толстой Л.Н. (Гдавниипроект Минэнерго СССР), Файбисонич Д.Л. 
Онергосетыгроект), Цвях З.М. (Украинское отделение Сельэнергоцроекта).

Методические указания сдобрены Научно-техническим советом Минэнерго СССР, 
протокол от 19.02.81 £ 24 подписан зампредседателя НТО т.Александровым АЛ. и 
председателем секции НТО академиком ВАСКШШ т.Будзко И.А.
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I .  0Б1ШЕ ПОЛОЖЕНИЙ

1.1 . Настоящие Методические указания (МУ) предназначена для определения 
электрических нагрузок при составлении проектов вновь сооружаемых и реконструи

руемых электрических сетей напряжением 0,38 -  ПО кВ сельскохозяйственного наз

начения, а также щж разработке схем перспективного развития сетей.

1 .2 . В основу метода определения нагрузок при расчете электрических сетей 

сельскохозяйственного назначения положено суммирование расчетных нагрузок, пред
ставленных в вероятностной форме на вводах потребителей или на силах трансформа
торных подстанций. Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются

с учетом достигнутого уровня элентродотребдения на внутриквартирные ну яда» а 
производствеиных, общественных и коммунальных потребителей -  по нормам. Расчет
ные нагрузки в сетях 10 -  ПО кВ определяются с учетом достигнутой к исходному 

году фактической загрузки действующих трансформаторных подстанций.

1 .3 . Все необходимые режимные показатели и вероятностные характеристики 
расчетных нагрузок содержатся пел соответствующими шифрами в справочном материа

ле настоящих МУ и в памяти ЭМ. В приложениях к Ш даны рекомендации по шиф

ровке расчетных нагрузок, принятых по проектам или другим материалам.

1 .4 . Методические указания составлены с учетом применения ЭМ при проекти
ровании электрических сетей.

1 .5 . В МУ приняты следующие определения:
1 .5 .1, Расчетной нагрузкой считается наибольшее из средних значений полной 

мощности за промежуток 30 минут (получасовой максимум), которое может возник
нуть на вводе к потребителю или в питающей сети в расчетном году с вероятностью 
не ниже 0,95.

Различаются дневные и вечерние расчетные активные (реактивные) нагрузки*
За расчетную нагрузку для выбора сечений проводов или мощности трансформа

торных подстанций принимается большая из величин дневной или вечерней расчетных 
нагрузок, полученных на данном участке линии или подстанции.

Потери или отклонения напряжения в сетях рассчитываются отдельно для режи
ма дневных и вечерних нагрузок.



1 .5 .2 . Коэ&Ьишентоы роста нагрузок называется отношение нагрузок расчет

ного и исходного годов. Расчетным годом считается последний год расчетного пе
риода, на который определяется уровень нагрузок и другие параметры электроуста
новок. Исходным годом считается последний год, за который имеются данные о суще
ствующих нагрузках и электропотребяевии.

1 .5 .3 . Коэййшшент одновременно с та: представляет собой отношение величины 
совмещенной максимальной нагрузки к сумме максимумов нагрузок отдельных потреби
телей или их груш.

1 .5 .4 . КоШдшиент участия в дневном (вечернем) максимуме нагрузок показы
вает, какая часть максимальной нагрузки приходится на дневной (вечерний) макси
мум нагрузки.

1»5.5«Седъским жилым домом при расчете нагрузок считается одноквартирный 
дом или квартира в многоквартирном доме, имеющие отдельный счетчик электроэнергии.

Все другие используемые в Методике понятия соответствуют общепринятой 
терминологии действующих и руководящих материалов по электроснабжению промышлен
ных и сельскохозяйственных потребителей.



2. НАГРУЗКИ НА ВВОДА! К ПОТЕВБЙТЕЛЯМ
2 .1 . При проектировании наружных сетей 0 ,38 кВ расчетные нагрузки, приведен

ные к вводу в сельский жилой дом, и удельное перспективное электропотребление не 

в ну триквартирные нужды определяются по номогралше (Р и с .2 .1 ), исходя из существу

ющего внутрикзартирного электропотребления с учетом динамики его роста до 

расчетного года.

При использовании номограммы (Рис. 2 .1 ) следует учитывать, что исходные дан

ные, как правило, берутся за предыдущий исходный год , а ввод объекта в эксплуа

тацию наступает не ранее, чем через год после составления проекта. Поэтому рас

четный год определяется прибавлением двух лет к расчетному периоду. Например, 

при пятилетием расчетном периоде расчетным годом будет 7-Й год , а при десяти

летнем -  12-й год.

Величина внутринвартирного потребления электроэнергии принимается по дан- 

нш* обаяАДОвашБя (Пртшжение 2 ) .  Eg ли к расчетямад год? васелекный пункт кале

чено газифицировать (на природном га зе ), то полученную по номограмме (Р ис.2 .1 ) 

величину расчетной назтрузни и элентропотребления следует снижать на 20#.

2 .2 . Для выбора сечений проводов ввода и внутренних сетей расчетные нагруз

ки на вводе в квартиру принимаются в соответствии с "Указаниями по проектирова

нию электрооборудования жилых зданий1* (СП 297-81).

2 .3 . При проектировании внешних сетей 0,38  кВ расчетные нагрузки на вводе 

сельских жилых домов с электроплитами принимаются равными 6 кВт, а с электро

плитами ж водонагревателями -  7 ,5  кВт.

2 .4 . Нагрузки бытовых кондиционеров учитываются путем увеличения расчетных 

нагрузок на вводах жилых домов на I  кВт.

2 .5 . Для вновь электрифицируемых населенных пунктов, а также при отсутствии 

сведений об электропотреблении в эделтрисзшироваиннх домах расчетная нагрузка 

на вводах в дома принимается:
а) в населенных пунктах с преимущественно старой застройкой (более 60# домов, 

построенных свыше 20 лет назад) с газификацией -  1 ,5  кВт, без газификации -  1,8 

кВт;
б) с преимущественно новой застройкой с газификацией -  1,8 кВт, без газифика

ции -  2 ,2  кВт;



Толовое потребление элвлтро- 
энергии на расчетный год , 
НВТ’ Ч/дО!

Расчетная нагрузка на 
вводе в сельский д о ь , 
кЗт/дом

“ 3*5

4 ,0

з*с

2 ,5

• 2 ,С

1 ,5

1,0

Рис*2 .1 . Удельная расчетная нагрузка но вводе в сельский дом и 
перспективное потребление электроэнергии на внутюи- 
КЕаотирные нужды в зависит ости  от существугщего уровня 
э легтропотреб яения.
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а) для вновь строящихся благоустроенных квартир в городах, посадках город

ского типа, соседках при крупных животноводческих к других комплексах с газифи

кацией -  4 кВт, без газификации -  5 кВт.

2 .6 . Расчетные загрузки на вводе в многоквартирный дом я нагрузки группы 

одноквартирных домов определяется по шорыуле

Р =  T IP  + Y n jb tip  ,

где 71 -  число квартир з доме или одноквартирных домов в группе;

^  -  среднее значение (математическое ожидание) максимальной активной 

нагрузки, кВт;

<5р -  среднее квадратическое отклонение максимальной активной нагрузки от 

ее средней величины, кВт;

J& -  коэффициент надежности (обеспеченности)расчета.

2 .7 . fa счетные загрузки на вводах в производственные, общественные и комму

нальные предприятия, здания и сооружения принимаются по данным*таблицы П Л .1. 
Приложения I .

В качестве исходных д^яяюг д-вя расчетов на ЭШ служат максимальные расчетные 

нагрузки или установленные мощности до таблице Q .I . I  под соответствующим шифров

Нагрузки потребителя, отличающегося величиной установленной мощности от 

соответствующего потребителя по таблице П .Х.1, определяются экстраполяцией ила 

интерполяцией ( Приложение X ) .

Если при заполнении формы исходных данных встретится потребитель, наимено

вание которого отсутствует в таблице П .1 .1 , то принимается шифр аналогичного по 

режиму работы потребителя.

По мере появления новых потребителей проектные организации при наличии со

ответствующих обоснований могут по согласованию с институтом "Седьэнергопроект* 

вносить дополнительные сведения о нагрузках потребителей в таблицы П .1.1 и П.1.2 

Приложения I .  Их статистические характеристики определяются эксперимента дыши 

путем согласно Приложению 3.

2 .8 . Расчетные нагрузки животноводческих комплексов принимаются со  действу
ющим проектам, а при их отсутствии -  по таблице П .1.1 Приложения I .



2.9* Элентротепловне нагрузки ддя технологических нужд животноводческих 

помещений. и ферм (комплексов) -  местный обогрев ь'олодняка, нагрев води* обогрев 
инкубаторов и др. -  учтены в нормативах, приведенных в таблице U .I .I  Приложениях.

Электроэнергия для теплоснабжения -  обогрев закрытого грунта, подогрев при

точного воздуха систем вентиляции животноводческих помещений, обогрев помещений 

для обслуживающего персонала -  может применяться при наличии соответствующих 
технико-экономических обоснований и соблюдении действующих директивных указаний. 
Электрические нагрузки электротеплоснабжения животноводческих ферм, парников и 
теплиц с злентрообогревом принимаются по таблице П.1.2 Приложения I с учетом 

рекомендаций Приложения 5.

2.10. Расчетные нагрузки на вводах к потребителям, имеющим только электро
освещение и до 3-х силовых эдедтроцряемнинов, приближенно могут быть приняты 

равными арифметической суш е установленных мощностей элентроцриемников и освеще
ния.

2.11. Затруэна утшкчнтзтц осветления в седьсзт 'ньгсигших пунктах шредела- 
ются по нормам таблицы 2 .1 .

Таблица 2 .1

Н орт? нагрузок ^личного освещения

Характеристика улица 1 Норма | 
средней \ 
освещен- i 
ности, лк 1

Рекомендуемые
светильники

Удельная 
1 мощность уста- 
1 ковки, Вт/м

Поселковые улица с асфальтобетонными 
и переходными типами покрытий

4 СЗПР-250
РКУ-250

ширина проезжей части
5 -  7 м
9 -12 м

4 СПО-500
НСУ-200

4,5 -  6 ,5
6,0 -  8,0

5 -  7 м 
9 -12 м

11,0
13,0

Поселковые дороги к улица с покры
тиями простейшего типа

ширина проезжей части

2 СП0-200
НСУ-200
ш - г о о

5 -  7 я 
9 -12 м

5,5
7,0

Улицы и дороги местного значения
и пешеходные 

шириной
5 - 7  и 
9 -12 м

I СП0-200
HKT-20G

3,0
4,5

ш
Рассчитаны согласно ЗСН-<£-75 Госггогхригтося



Примечания: I .  При использовании газоразрядных светильников типа СЗНР, РК7 

а др . меньшая норма берется  при высоте подвеса светильников 

8,5 а, б о д ^ и я  -  при 10 м ж выше.

Г- Установленная мощность осветите льнах установок с га зор а з - 

рядгпд:;: дсточЕшамз света рассчитана с учетом потерь в п у с- 

г,орегуяврущ ей аппаратуре (ЯРд).

3. Покрытия переходного типа -  грунтоасфаяьтовые, грунтощзбе- 

дочные, грунтсгразийнпе, щебеночные, гравийные и шлаковые» 

обработанные зядушзши материалами; мостовые из булыжного и 

но детого камня-

4- Покрытия прсстеьзшего типа -  грунтовые, улучшенные минераль

ными Материалами: гравийные, щебеночные ж шлаковые,

Нагрузка наружного освещения территории хозяйственных центров (д зор оз : при

нимается из расчета 250 Вт на помещение и 3 Вт на погонный метр длины периметра 

хоздвора.

Расчетная нагрузка наружного освещения площадей общественных и торговых 

п-птров принимается но норме 0 95 Вт/м^ площади.

2 .1 2 , Расчетные нагрузки прочих потребителей в сельской местности приката

ются из проектов & пектрос наоке ния этих объектов или по заявкам. 3  заявке до ляны 

быть указаны суммарная установленная мощность эдеатроприемников, расчетная 
дневная и вечерняя нагрузка, коэффициент мощности ( с о sty) предприятия з  днезнэн 

и вечерний макдоум  нагрузки, сменность ж сезонность его  работы.

Расчетные нагрузки прочих предприятий должны быть рассчитаны заявлялаей 

организацией по действующим отраслевым указаниям» о чем делается otmstks в заявке.

Для ориентировочного определения нагрузок отдельных прочих предприятии по

пользуются данные таблицы П .1 .3  Приложения I .

Потребителя, расчетные нагрузки которых определены по а .п . 2 .1 0  а £ .1 2 , 

шифруются по таблице П .1 .1  Приложения I применительно к потребителям с 

аналогичным режимом работы.



3. РАСЧЁТ ЭШТШЗСКИХ НАГРУЗОК В СЕТЯХ 0,38-110 кВ

3 .1 . Расчетные активные (реактивные) дневные и вечерние нагрузки на участках 

линий 0,38-1X0 кВ на шинах соответствующих подстанций при разработке проектов 

сетей 0,38-110 кВ, схем развития сетей 10 кВ районов згектрических сетей (РЭС) и 

схем перспективного развития сетей 35-110 кВ определяются на ЭШ по формулам:

р  =  E P t  + f L { № n f  ,

Q =  С  Q t  +  ,

где Pi. Qi -  среднее значение (математическое ожидание) дневной иш  вечерней 

нагрузки на вводе i -r o  потребителя, на i -м участке линии, на 

шизах i-ой  подстанции, кВт, квар;

среднее кзадратичесное отклонение соответствующей нагрузки, 
кВт, квар;

JJ> -  коэффициент надежности (обеспеченности) расчета, при вероятности 

0,975 J 5 - 2 .

3 .2 . Зри проектировании сетей 0,38 кВ расчетные нагрузки жилых домов опреде

ляются согласно п .п . 2 .1 , 2 .3  . . . 2 , 5 ,  а нагрузки общественных, коммунальных и 

производственных потребителей принимаются по п .д . 2 .7 . . .2 *  10.

3 .3 . Суточные и сезонные изменения нагрузок при суммировании учитываются 

режимными показателями. Режимные показатели нагрузок для потребителей, приведен

ных в таблице П .1.1 Приложения I (математическое ожидание максимальной активной 

и реактивной нагрузки, их среднее квадратическое отклонение, коэффициенты днев

ного и вечернего максимумов, коэффициенты сезонности и д р .) ,  являются константа
ми программы.

3 .4 . При проектировании сетей 10—ПО кВ расчетные нагрузки определяются исхо

дя из существующей загрузки трансформаторов подстанций и нагрузок вновь вводимых 
потребителей.

3 .5 . Расчетные нагрузки сетей 10 кВ, как при составлении проектов (рабочих 

проектов), так и при. разработке схем развития электрических сетей сельскохозяй

ственного назначения 6-20 кВ РЭС, определяются по коэффициентам роста исходя из 

существующих нагрузок трансформаторных подстанций 6 -2 0 /0 ,4  кВ (ТП)» а также на

грузок вновь вводимых потребителей, требующих установки Та.



3*6* ^счетные нагрузки существующих подстанций 10/0 ,4  кВ на расчетный вод 
определяются до формуае :

Рр*  Р *г  йн ,

где Рм -  существующая нагрузка на ТП в исходном году, кВт;
Ки -  коэффициент роста нагрузок*

3.7* Существующие нагрузки ТП определяются по данным замеров максимальной 
мощности или по годовому потреблению электроэнергии, а при отсутствии этих данных 

по замерам максимальной нагрузки линии 10 кВ (Приложение 7 ) .

З.В. Коэффициент роста нагрузок для существующих ТП принимается в зависимос

ти от вида потребителей:

Вид потребителей j Нечетный год
* 5* 1 7 1 10* 1 к*

Комму на льно-бытовые 1,2 1.3 1.8 2,0
Производственные 1.3 1.4 2,1 2,4
Смешанные и прочие 
несельскохозяис твенные 1.3 1.4 2,0 2,2

*  Коэффициенты роста нагрузок на 10-3 и 12-3 год учитывают нагрузки всех 
потребителей, включая новые.

Для электрических нагрузок ТП, иитаншх законченные строительством животно
водческие комплексы, неперспективные нас еле атак* пункта и другие потребите 1Ш, 
развитие которых не намечается, коарфициент роста принимается равна» Г.

3.9* Расчетные нагрузки новых потребителей (крупные механизированные фермы, 
животноводческие комплексы и др.) принимаются по проектам этих потребителей или 
по таблицам Ц .1*1 и И. 1.3 Яри ложе ши I .

3.10* Для расчета сетей 10 кВ загрузки существующих и вновь вводимых под
станций 10/0,4  кВ (п .п. 3 .6 , 3 .9) сифруюгся в соответствии с таблицей П .1.4.

З .П . йсчетные нагрузки сетей 35-110 кВ, как при составлении проектов (рабо 
чих проектов), гак и при разработке схем развитая сетей 35-110 кВ, определяются 
по результата* расчетов нагру зов сетей 10 кВ или исходя из существующих нагрузок 
трансформаторных подстанций 110-35/10 кВ ж коэффициентов их роста с учетом новых 
крупных потребителей  ̂животноводческие комплексы, ятацефабрмда, тепличные комби-»



яг.ты, объекты К&нводхоза, а также другие потребители с расчетной нагрузкой более 

250 кВт) аналогично п. 3*6.

3.12. Существующая нагрузка подстанций 110-35/10 кВ определяется до замерам 
(Приложение 2, таблица Е .2 .4 ).

3 .13. Коэффициент роста нагрузок на расчетный год для существующих подстан- 

щ: 110-35/10 кВ принимается в зависимости от прогноза элентропотребдения по 

рассматриваемой области (краю» республике) (Приложение 6 ).

3.14. Суммирование нагрузок подстанций производится с учетом ид суточных
графиков, Графики нагрузок и их характеристика приведены в таблицах 

П.Х.6 . , , П.1.29 приложения I .

4. РАСЖТ ЗЗ Ш Ш В С Ш  НЛШЗОК В СЕТЯХ 0,33-110 кВ 
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭШ

4.1 . Расчет электрических нагрузок сетей 0,38 -  ПО кВ без применения ЭШ 
производится исходя из расчетных нагрузок на вводе потребителей (раздел 2 ) , за 
шинах подстанций (Приложение 2, таблицы П .2 .2 ...П .2 .4 ) и соответствующих коэф
фициентов одновременности отдельно для дневного и вечернего максимумов (таблицы 

4Л » 4 .2 , 4 .3 ) :

5д = И0- Е Рд£ , zBr,

Р* -  к4- Е  Pat , КВт,

где F& , Ра -  расчетная дневная, вечерняя нагрузки на участке линии или 
шинах трансформаторной подстанции, кВт;

Ко -  коэффициент одновременности;
P a i.P e t  -  дневная, вечерняя нагрузки на вводе i- r o  потребителя или 

t-го  элемента сети, кВт.
Допускается определение расчетных нагрузок по одному режиму -  дневному, 

если суммируются производственные потребители, или вечернему, если суммируются 
бытовые потребители. Коэффициенты дневного иди вечернего максимума принимаются: 
для производственных потребителей К_ = I , Kg -  0 ,6 ; для бытовых потребителей: 
дома без электроплит -  Кц = 0 ,3 . . ,0 ,4 ,  Kg = I ; дома с электроплитами -  
Кд -  0 ,6 , Kg = I ; для смешанной нагрузки -  * Кд = I .



4 .2 . Расчетные электрические нагрузки потребителей аудируются с коэффициен
тами одновременности, приведенными

з таблице 4 .1  -  в сетях 0,38 кВ; 
в таблице 4 .2  -  в сетях 6-20 кВ; 
в таблице 4 .3  -  в сетях 35-110 кВ.

Вези нагрузки потребителей отличаются по величине более чем в 4 раза, сум
мирование их рекомендуется производить по

таблице 4 .7  -  в сетях 0,35 кВ; 
таблице 4 .8  -  в сетях €-35 кВ.

Таблица 4.1
Коэффициента одновременности ддя суммирования 

электрических нагрузок в сетях 0,38 кВ

Наименование! Количество потребигелей
потребителей *' 2 ! ) 3 ! 5 1 7 1 ю  !1I 15 20 | 50 100 200 1 рОО й 

М олее

£ияке дома с 
удельной на
грузкой на
вводе
до 2 кВт/дом С, 76 0,66 0.55 0,49 0,44 0,40 0,3? 0,30 0,25 0,24 0,22

свыше 2кБт/дом 0,75 0,64 0,53 0,47 0,42 0,37 0,34 0,27 0,24 0,20 0,18

Жилые дома с 
электроплитами 
и водонагрева
телями 0,73 0.62 0,50 0,43 0,38 0,32 0,29 0,22 0,17 0,15 0,13

Производствен
ные потреби
тели 0,85 0.80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,47 0,40 0,35 0 § оО

Таблица 4.2

Коэффициенты одновременности для суммирования 
электрических нагрузок в сетях 6-20 яВ

Количество 7U 2 1 3 5 10 20 25 л более

Коэффициент одновремен
ности (KQ) 0 ,9  I

1
! 0,85 i 0 ,8 0.75 0,70 0,65



Таблица 4 .3

Коэффициенты одновременности для суммирования 
электрических нагрузок в сетях 35-110 кВ

1
Количество подстанций II0 -3 5 /I0  кВ 

или линий 35, НО кВ

\
1 2I

3 4 ж более

Коэффициент одновременности (К0) 0,97 0,95 0,90

4 3 . При смешанной нагрузке отдельно определяются нагрузки на участках сети 

с яллкг/и домами, с производственными, общественным помещениями и коммунальными 

предприятиями с использованием соответствующих коэффициентов одновременности. 

Суммирование нагрузок участков сети производится по таблице 4 .7 .

4 .4 . Полная мощность на участках сети 0,38 кВ определяется из расчетных 

активных нагрузок этих участков и соответствующих коэффициентов мощности { C0S<f ), 

приведенных в таблице 4 .5 .

4*5. При наличии в зоне электроснабжения сезонных потребителей (парники, теп

лицы, ороаенхе и т .п .)  расчетные нагрузки сети определяются с учетом коэффициен

тов сезонности (Клез<) согласно таблице 4 .4 .

Таблица 4 .4

Коэффициенты сезонности сельскохозяйственных 
потребителей

Вид потребителя с е з о н

| зима весна | лето ] осень

Традиционные потребители I 0 ,8 ОД 0,9

Орошение 0 -  ОД 0 ,3 -0 ,5 I 0 ,2 -0 ,5
Закрытый грунт на электрообог
реве 0 ,3 X 0 0

Осенне-летние потребители 0 .2 0 I 1

Яр;: на яички данных о режимах работы электроустановок, отличающихся от при

веденных в таблице 4 .4 . ,  коэффициенты сезонности для отдельных зон могут уточ

няться проектными организациями.
Если суммарная нагрузка сезонных потребителей составляет от суммарной нагруЭ„  

к и традиционных потребителей более 20% для весенних, 30% для летних или 10% хпя



Таблица 4*5

Коэффициенты мощности сельскохозяйственных потребителей 
и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ

Потребители, трансформаторные ! Коэффициент мощности ( ссбЧ? ) и коэффициент 
подстанции i реактивной мощности { tgT ; в максимум

; нагрузки ^_______
дневной в е ч е р у

— ^ — г
B iboтноводчесига и птицевод-

0,88 0,85ческие помещения 0,75 0,32
То же, с элентрообогревоы 0,92 0,43 0,S6

0,29
Отопление ж вентиляция 
животноводческих помещении 0,99 0,15 0,29 0,15
Кормоцеха 0,75 0,88 0,78 0,80
Зерноочистительные тока, 
зернохранилища 0,70 1,02 0,75 0,88
Установки орошения и дренажа 
почвы 0,80 0,75 0,80 0,75
Яаоники а теплины на электоо- 
соогреве 0,92 0,43 0,96 0,29
Мастерские, тракторные стана, 
гаражи для машин 0,70 1*02 0,75 0,88
Нельгавды, маслобойки 0,80 0,75 0,85 0,62
Цеха по переработке сельско
хозяйственной продукции 0,75 0,88 0,80 0,75
Общественные учреждения ж 
коммунальные предприятия 0,85 0,62 0,90 0,48
Жилые дома без электроплит 0,90 0,48 0,93 0,40
Жилые дома с электроплитами 
и водонагревателями 0,92 0,43 0,96

’*•,29
Т^с|орматорные подстанции

с производственной нагрузкой 0,70 1,02 0,75 0,88
с коммуна льнсмЗытовой 0,90 0,48 0,92

0,43
со смешанной нагрузкой 0,80 0*75 0,83 0,67



осенне-летних, то,кроме расчетного зимнего режима, выполняется расчет нагрузок 

для соответствующего сезона*

4*6. Значения естественного коэффициента мощности на .участках сетей 10 -  

НО кВ определяются в зависимости от соотношения расчетных нагрузок производ

ственных потребителей Рп к суммарной расчетной нагрузке Р0 по номограмме 

рис* 4 .1 .  Расчетная нагрузка PQ берется  как сумма нагрузок производственных 

? п и коммунально-бытовых потребителей Рк^ , которые определяются из расчетных 

нагрузок на шинах трансформаторных подстанций (Приложение 2 ) .

4 .7 .  Годовое потребление электроэнергий на айнах трансйоркаторноЗ п од - 

станции 1 0 /0 ,4  кВ определяется приближенно по величине расчетной нагрузки и 

годовому числу часов ее использования (кроме сезонных потребителей) в  соответ 

ствии с данными таблицы 4 .6 .

Таблица 4 ,6

Зависимость год ового  числа часов использования максимума 
от расчетной нагрузки

расчетная нагрузка, 
кВт

число часов использования максимума (7 fJ ) 
при характере нагрузки

коммунально-
бытовая

производ
ственная

смешанная

до 10 900 1100 1300
10-20 1200 1500 1700
20-50 1600 2000 2200
50-100 2000 2500 2800

100-250 2350 Z7Q0 3200
более 250 2600 2800 3400



c o s y



Таблица 4 ,7

Суммирование нагрузок в сетях 0,36 к В

р* 1 дР*3 р > дР P a ?
E

i Д ?
i

?  i____ „4 ДР P
“!----------
i д ?

0,2 +0,2 19 +11,8 52 I +35,4 100 i +69.0 166 I +120 232 1+176
0,3 ; +0,2 20 +J.2, о 53 +36,1 102 |4-70 163 : +122" 234 I+177
0,4 j +0,3 21 +13,1 54 +36,8 104 1+72 170 f +123 236 j +179

~07з~"Т +0,3 22 |+13,8 55 , -37,5 106 <-73 172 1 +124 238 j +180
о.б ! +0,4 23 +14,4 56 i -38,2 108 ! -75 " 174 ! +126 240 j +182
о ,з  ; +0,5 24 +157Г 57 ! +38,9 110 j +76 176 5: +127 242 j +184
1,0 +0,6 25 +15,7 58 , +39,6 112 j +78 173 +129 244 ! -185
:,5 +0,9 26 +16,4 59 ! +40,3 114 1+80 ISO +130 246 j +187
Ал  0, -г-1,2 27 +17,0 6C ! +41,0 ■ 116 ! -31 132 ,: +132 248 i+188

i 2,5 +1,5 28 +17,7 61 ■ -41,7 1X8 . +S£ 184 ;j 1-134 : 250 i+190
5?0 +1,8 29 +18,4 62 . +42,4 120 t +84 186 ! -136 252 1+192
3,5 +2 , 1 30 +19,0 63 ‘ -43,1 122 |+36 188 iI +138 254 ;+i93
4,0 i +2,4 31 +18,7 64 ; -43,8 124 ; -S^ 190 j +140 256 l+rss
4,5 1 -2,7 32 : +20,4 65 i +44,5 126 1+89 192 1 +142 258 I+196
5,0 ■ +3,0 33 ■ +21.2 66 +45,2 128 , +90 194 1 +144 260 i+XSB
5,5 +3,3 34 * +22,0 67 | -r45,iJ ISC [ -92 196 , +146 262 ; +200
6 ,0 [ 35 1 +22,8 68 1 +46,6 152 , -34 198 • +148 264 i +201
6 t5 : +з,9 \ 36- |+23,5 69 1 -47,3 i34 ; +95 200 I +150 : 266 t - 20S

}.7л0_1 +4.2 3? I +24,2 70 > +48,0 i36 i +97 202 +152 268 ! *-204
U  s 1 +4,5 38 +25,0 72 ; +49,4 138 i -98 204 ; +153 270 j +206
18,0 1 +4.8 39 +25,8 74 ! +50,2 140 |+I0C 206 ! +155L j +2t)S
3,5 ! +5,1 40 ; +26,5 76 +52,2 142 j +102 208 ! +156 274 I+20S
9,0 : +5,4 41 ! +27,2 78 ' +53,6 144 | +103 2X0 i1 +158 276 i +211
9,5 : +5,7 42 1 +28,0 80 1 +55,0 146 j +105 212 ‘ +160 ”278“ ■ +212
1C ! +6,0 43 | +28,8 82 1 +56,4 148 ! +106 214 j +161 28Q I +214
XI ! +6,7 44 1 +29,5 84 s +57,8 iso - ! +108 216 ! -ю з 282 ! +216
г 2 1 +7,3 <15 1 +30,2 86 : +59,2 152 1i  +iio 2X8 ! +IS4 284 j +217
13 +7,9 46 i +31,0 88 ■ +60,6 1 5 Г 1 + П Г 220 ! +168 286 ! +219
14 I +8,5 47 S +31,6 30 s -62,0 156 . + iis 222 ! -168 288 U220
15 I .0 9 • т.м« 48 j+ 3 2 ,5 92 +63,4 158 +II4 224 ! +169 290 . +222
16 +9,8 49 i +33,2 94 +64,6 160 ! +1X6 226 1 +171 292 ! +224
I? 1 -Ю ,5 50 j + 34 ,0 96 -66,2 162 ’ +П7 228 ! TI72 294 ‘ +225
13 ' 411 ,2 51 1 +34,7 98 ! -67,6 164 ! +119 j 230 1 +174 296 : +227

238 1 +228
300 : +230 ;

-  кеньиая из слагаемых нагрузок, 
др30* -  лобавка к большей слагаемой нагрузке



Таблиц 4 .8

Сумкхрззакхе нагрузок 2 сетях 6-35 кВ

| тэ ; Д ?
1i р лР ~Э

т ------------
1 ДР Р t д ? Р 1 д р  j

X +0,6 ш . : +23,6 84 1 .» о, -- ■ -ft)» f kJ 250 i +134 58С : +465 910 1 +749
2 +1,2 ! S5 ! +24*4 £€ л  ̂ А* J 260 1 т204 590 1 +474 220 1 +758
3 +1-3 36 6 г? о 8с -65 ,5 270 +212 600 ; +483 930 . +767
г ~2> 37 -26,0 1 30 ' +67,0 гео , т220 510 1+492 940 [ П 76
W -3 ,1 X -26 , Ь 92 т68,5 290 -+228 $20 -+500 950 - -785
5 , г: п **-» . 39 О1"4 а “fLi * ? С? 94 ■-70,0 300 1+235 i £30 +508 960 >794
7 4 -N 40  ̂-  к—+С , х 36 .-7 1 ,5 3IC . -243 S4G Т05Г7 970 :+803
8  ̂ п̂ V ? н5Ь оf <# 98 ■+73,0  ̂П А +251 550 >525 980 j +812
(И1 •**С * С* ; , - $ ■++ -30 ,0 100 т?4.5 азо ' +259 660 +534 990 - o i l

-л*v* . *€,3._ ; 43 -30 ,8 105 -78 340 1+267 670 +543 | ш г| . ... * -830

U L _ **■ /-=(Г ; 44 . .. +31.6 ПО ! +82 350 +275 6S0 +552 1020 -847
т2 ( г* г: . *'■i ч ' t -32 ,4 1X5 1+86 360 +283 690 +561 Т040 >865
-LW -S,-i 43 -а з , 2 120 i -90 370 П291 7С0 +570 [хобо '+ ш г _ !
14 “ " л.’-' 47 -34 , С 125 ■ +94 SS0 : +299 710 4573 :1080 +900
л, 2 _ -5^7 _+ 4у - , а* о4-0*1! | W 130 : -98 390 1+307 720 ,+586 ПО0 i +918

Lie ■ ■*-о н _135_ 400 | +315 !! 730 1+594 1120 ,1935
> Т-1 J. ( 0 ■ 30 - з е и  ' г /** -108 410 !+323 I1 740 >602 1140 ■ +953
U ? -11,6 52 тЗЗ.о” ~:~45' -ПО 420 1-332 j[ 750 +6 ГО 1160 ! +97С

18 —2, о 34 + д9, о 150 -115 4SG 1 - 340 iГ 76С +613 1180 ! -987
20 1 +13,0 55 А Т Г,* V 155 -119 44G I+S48 770 +626 1200 * +х00о >
21 г -13 ,7 5с +42,5 Х60 -Х23 450 i+357 780 1+634 1220 ! -1022 'j
22 i +14,4 !s 50 ■ +44,0 165 - +127 460 Ч Х 5 790 +642 1240 ’ +1040 !
23 +17,1 |! 52 т45,6 Х7С ; +131 470 ■ +374 800 ;+650 1260 1+1057 1
О лSt П о ,8 6+ -47,2 175 i+I35 480 , +382 8X0 1+659 1280 1+1075 ~
25 1 — 1о ,0 66 +48,8 130 , тХЗЗ 49Q ;+39i 820 1+668 Г300 >1093 '
25 ' +17,2 68 , +50,4 IS5 ; +143 500 ■ -400 „830 i+667 Х320 ,+ m o  '
27 ! +18,0 70 . 1 +52.0 ISO +147 510 -408 1340 1+586 1340 +П23 ,
28 ■ +18,8 72 ■ -52 ,5 195 : +152 520 -+4Х6 S50 +695 1360 +1146
2s ; т !9 ,5 74 ^  л f—-JW , U’ 1200 ‘ -155 530 ' -424 860 +704 Г380 i-ГХ64
зс -20,4 76 ‘ -56 ,5 210 +162 540 +432 870 1+713' Е400 +1182 1
31 1 +21,2 78 • 1 58,0 220 -170 350 ' +440 880 i+722 1420 !+1200. 1
32 ] +22,0 80 ; -59 .3 230 i +178 56С ! —443 890 +731 1440 if 1218
S3 1 +22,8 82 +оХ,0 240 ! +186 570 j т4 56 900 +740 I4S0 t I23o

1480 +1252
1500 ’-1270

Р5 - меньшая 23 слагаемых нагрузок, 
дР®*- дооаззка к ЗолъшеЗ слагаемой нагрузке



П Ш DSSHKB I

ШРАВОЧЙНЁ ШХЕРЙШ. ПО НаСДНЫМ ШКАЗАТЕДШ АКТИВНЫЕ 
и РЕАШВШ2 НАГРУЗОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Tad лида П .1.1 предназначена для определения расчетных электрических нагрузок 

на вводах потребителей при расчетах электрических сетей 0 ,33  кВ, в также может 

быть использована для определения нагрузок вновь вводимых потребителей, требующих 

установки новых ТЕ 10 /0 ,4  кВ при расчетах сетей IO-IIO кВ. Показатели таблицы яв

ляются константами программы расчета электрических нагрузок на ЭВМ. При расчетах 

без ЭМ используются данные граф 1 ,3 ,4 ,5 ,1 1  и Г 7 ...2 0 .

Расчетная максима явная нагрузка проектируемого потребителя, отличающегося ве

личиной установленной мощности от аналогичного потребителя по таблице П .1 .1 , опре

деляется:
I , Максимальная нагрузка Рм, Qy -  экстраполяцией или интерполяцией показателей 

граф 5 ,8 ,11 ,14  по данным графы 3 и установленной мощности проектируемого потреби

теля;

2. Математическое ожидание нагрузки Рм а 0М по формулам:

^ м = Р -Х р , кВт; квар; (П .1.1)

3. Произведение среднеявадратичесного отклонения максимальной нагрузки ва

коэффициент надежности расчета jb 6 Pwt» по формулам:

-  fb&p • Хр , к.Вт ; $<бв • , л в а р ; (П .1.2)

р о.
статистические характеристики нагрузок потребителя по таблице

П .1.1 .

В таблице П .1 .2 , предназначенной для определения расчетных нагрузок отопления 

к вентиляции животноводческих помещений и электрообогрева парников и теплиц, при

ведены удельные максимальные нагрузки, коэффициента дневного и вечернего максиму

ма, коэффициенты сезонности и стандартной коэффициент вариации нагрузки Сст при 

аз личике математического ожидания максимальной нагрузки «  100 кВт.

Расчетная максимальная нагрузка определяется умножением удельной максимальной 

нагрузки на количество единиц Ы (голов скота, м* плошали и т .д .5:
Р м *  Р уд-N , к В т . (я .1 .4 )

Статистические характеристики электрических нагрузок (Рм,р<5р*) для расчетной 

максимальной нагрузки Pv. определяются по формулам П .1.1 , П .1 .2 , H .I.S  , 

гаа Р-Рст ; Й®р= ? £ p ;pgT .
100 Л -1 .5 )



Реактивная нагрузка опреде сяегся умножением активной нагрузки на коэффициент 

реактивной мощности (табл. 4 ,5 ) .

Дневные и вечерние нагрузки определяются умножением максимальный расчетное 
нагрузок на коэффициенты дневного и вечернего максимума (табл. И. 1 .2 ) .

Таблица Я. 1-3 предназначена для определения расчетных нагрузок прочих предпри
ятий в сельской местности цри расчетах сетей ГО-U O  кВ*

^счетная максимальная нагрузка определяется:

Рм Wvfl-П
т

кВт» (Я. 1 .6)

где WTfl -  потребление электроэнергии на единицу продукции» кВт.ч/ед.цродукцик, 

Я -  годовая производительность предприятия, единиц продукции,

Т -  годовое число часов использования максимальной нагрузка, ч.
При расчетах сетей IO-IXO кВ без применения ЭШ полная максимальная нагрузка 

определяется по величине максимальной активной нагрузки и соответствующего ей 
коэффициента мощности.

Яри расчетах сетей IG-П О кВ с применением 3Ш нагрузки всех потребителей, 
включая и потребители табл- Я. 1*1, Я* 1.2» Я. 1*3.шифруются в соответствии с табли
цами Я. 1*4, Я. 1 .5 . Суммирование нагрузок производится с помощью суточных графиков 
математических онадаяий нагрузок и их вариаций для групп потребителей (таблицы 
Я .1.6 -  Я. 1.29)* праве денных по сезонам года з  процентах к математическому охкда- 
нею максимума активной нагрузки каждого сезона.

Коэффициенты сезонности для активной (Кр) ш реактивной (К^) нагрузки даны для 
каждого месяца относительно годовой максимальной активной нагрузки.

Приведенные з  таблице коэффициенты вариации соответствуют величине математиче
ского ожидания максимальной нагрузки Рст .

Для расчетной максимальной нагрузки Рм характеристики нагрузки любого часа 
определяются:

р|-р ,*^ (б ;, кВт; Q‘- 9*+£*Ц, , квар; СП. 1.7)
Р1 =R»-P-Kp, кВт; Q1* Р*гв-*Q , квар; СП.1.8)

ййр= 2Рет-С* 
«0

Х-К* ’ кВт,* jWi« 2 & r^ 2 _ M ,KBtlp ; (П.л.9)

Где Р , Q » Ср , Gq -  статистические характеристики нагрузки в % по типочему

Рм , * -  определяются по (Я-1*1 -  Я* 1 .5 ) ;
С £т принимается по графику Са цри максимальной активной 

нагрузка.

25



Таблица П Л Д
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ НРОШВОЖЯЩШХ, ОЩВСТВЙПВД И ШМЛШ1ШО-ШТОШ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Наименование
объекта

Номер
шифра

Уота*
все
лен
ная
мощ~
ность

&  .

Мощ-
ц л  л т т

Дневной т ноадм Вечерний максимум Коэффициенты
HDgT*
наи-  
do ль—IttOT̂rv

n w M Iin ifn ^  _ тчтглй
J\J J. XI

ttCUlUil IV
грузин

ОТ*
нагрузки нагрузки

JUU.Ctpv i. jrijpxiи и
нагрузки кв «в кп «о

двига
теля,
кВт

Рмд
кВт

№ рэ
кВт p jкВт квар

йр
.кшр

РмВ
кВт

fiipa
кВт

Ра
кВт

(IrtB
квар

Л<»»кгар
1 ,
квар

о л

_________ I_______ 2___ 3 .... л___ 5 6 МJ L . - i l 9 jж „ Л - -JCL 13. 3 л . 17 1 а _ Ж .
ШЮШОВОМВСКИВ КСМИШЗР. .д ш

Откорм свиней
иа 4000 голов I 75

6000 2 120
8000 3 185

10000 4 240
Выращивание и откорм 
свиней (с  закончен
ным циклом)

на 3000 голов 5 105
4000 6 120
6000 7 150
8000 8 IBS

10000 9 300
12000 Ю 420
24000 II  560
54000 12 700

108000 13 1250
Откорм свиней с елект- 
рообогревом молодняка

на 3000 голов 14 185
4000 15 220
6000 16 280
8000 17 370

10000 18 550
12000 19 735

Репродукторная свино
ферма

на 200 маток 20 65
400 21 90

40 35 65 35 30
50 П  105 45 60
66 120 170 60 ЦО
70 170 210 70 140

65 120 
90 210 

НО 310 
130 430 
140 560 
200 1050

00 40 50
106 45 60
150 55 95
165 60 105 
260 80 180 
430 НО 320 
570 130 440 
715 145 570 

1280 200 1080

5
60 
70 
90

115 620 310

80 40 40
95 45 50

120 50 70
160 60 100 
235 75 160

220

45
65

105
120

105
120
ISO
310

25
35
45
50

65 35
00 40

145 40
185

20
30
60
70

80
50
60
70
95

45 
50 
55

_А 90 220 
420 НО 310 
520 120 400 
900 160 740

45 |40 
“ “ ‘.76

30 35 55 30 25
40 50 80 40 40

230 55
270 60
370 
460

35 20 15
50 25 25

40
60
90

105

25
30
40
45

60
80
90

105
130
320

65
80

35
40

100 45 
115 50
160 
195

15
30
СО
60

30 
40 
40 
45 
60
90 230 

430 НО 320 
530 120 4SO 
920 Ш  755

30
40
50
60
75

30 
40 
55 
65* 

60 гоо
65 130

25 15 10
40 25 15

0 ,9
0,9
0,9
0,9

1,0
1,0
1,0
1,0

*:8
f:8ilo

1.0
1.0 
1,0
М1,0
1,0

1,0
1.0

1 .0
1,0
1,0
1.0

1,0
1,0
1,0
1,0

i:8
4:8
1, 0

0 , 8  
0 8 
0 ,8  
0 ,8  
0 ,8  
0  8

0,8
о)в

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5

1 .0  0 ,9
1 .0  0 ,9
1 .0  0 ,9
1 .0  0 ,9

1 ,0

1:8
Ьо
1,0

1:8
1,0

0,8
0 ,8
0 8
0 ,8
0 ,8
0,8

0 ,8
0,8



Производство молока 
£СЮ коров 
400 
600 
т

Вытщйвшше и откорм 
КК! 5000 голов ВО

10000 31
Площадка по откорму 
IСРС на 1000 скотомест 32

2000 33
3000 34
4000 35
6000 36

10000 37
20000 38
30000 39

Выращивание нетелей 
на 3000 скотомеот 40 

6000 41
Птицефабрика по произ
водству яиц
на 200 тно ж кур-несушек 42 

4000 43
Птицефабрика мясного 
направления
на 250 тыс. бройлеров 44 

500 * 45
Птицеферма
на 10 тыс.кур-несушек 46 

20 47
30 48
40 49
50 50

Птицефабрика мясного 
направления
ла 250 тыс.яцдшек 51 

500 52
1000 53

С5
105
140
165
180
220
3 0 0
375

40
75

120
140
155
175
270
335

320
480

1350
1850

230
400

55
Н О
Х50
180
280

1450
2050
^500

25 Ю 
45 GO 
55 85
60 105 
65 Ш  
ТО 1|0 
90 210 
95 28Q

30 20 
90 40 

О

хо
50

ПО

25
40
50
55
60

510
*40

15
35
70
85
95

№

100 230

265 85 180 
400 100 300

35 25 
65 35

75 100 
80 190 
95 240

ТО 
30 
60 
70 
80

_ _ _ 90
240 60 180 
300 80 220

105 45 
125 55 
140 60 
150 60

90 230 240 60 180 
150 330 360 90 270

30 1320 1000 60 940 
Ю 1810 1400 30 1370

50 180 100 30 70
70 330 170 35 135

15 40 40 15 25
30 80 80 20 60
30 120 115 25 90
35 14$ 135 30 105
45 235 210 40 170

140 X3I0 900 1X0 790 
170 X88Q 1250 130 XI2CL 
190 2310 1550 150 1400

Продолжение табл. И Л Л

в в Й и и к 17 I? I? PQ

25 15 10 20 15 5 1,0 0,8 0,7 о,э
Х06 45 60 90 40 50 1,0 0,0 0 7 0,9
ш 55 85 125 50 75 1 0 0,8 0 7 0 ,9
165 65 100 145 55 90 1,0 0 ,8 0,7 0,9
180 65 115 160 60 100 X о 0,8 0,7 0,9
220 70 150 195 65 130 1.0 0,8 0,7 0,9
300 90 210 265 85 180 1,0 0,8 0 ,7 о.э
375 95 290 330 100 230 1,0 0 ,8 0 ,7 0 ,9

260 80 180 230 70 160 1,0 0,8 0,6 о ,э
340 90 250 300 90 210 1,0 0,8 0,6 0 ,9

25 15 10 20 15 5 1,0 0,8 0,5 0 ,7
45 25 20 40 25 15 х,0 0 ,8 0,5 0 ,7
60 30 30 50 30 20 1 0 0,8 0,5 0 ,7
75 35 40 65 35 30 1,0 0,8 0,5 0*7
90 40 50 80 40 40 1 0 0,8 0,5 о .?

НО 50 60 95 45 50 1,0 0,8 0,5 0,7
190 65 125 170 60 110 1,0 0,8 0,5 2*2225 75 Т50 200 70 130 1.0 0,8 0,5 0 ,7

200 70 130 170 60 ПО 1,0 0,8 0,5 0 ,9
320 90 230 240 80 160 1.0 0,8 0,5 0 ,9

1350 30 1320 1000 60 940 г,о 0 ,9 0 ,9 Н1850 40 1810 1400 30 1370 1,0 0,9 0 ,9 1,0

230 50 180 100 30 70 1,0 1.0 1.0 1.0
400 70 330 170 35 135 1,0 1 .0 1 .0 1,0

55 15 40 40 15 25 1,0 0,9 9.8 й.|
НО 30 80 80 20 60 1.0 0,9 0,8
150 30 120 115 25 30 1.0 0,9 0 ,8 0,9
180 35 145 135 30 105 1.0 0,9 0 ,8 0,9л л280 45 235 210 40 170 1.0 0,9 0.8 0,9

1450 140 1310 900 тто 790 1,0 1.0 1.0 1*9
2050 170.1380. rasa ИО-ШО- ъЛ ЬУ- Л jyr
2500 190 2310 1550 150 1490 Г ,0 1,0 A.U А.У



1 2____ 1 4 5Й

на 500 тыс,гусят 
в год 54

Птицеферма выращивания 
и откорма Индюшат, 
тыс,в год

50(без инкубаторов) 55
Х00(с инкубаторами) 56

Птицеферма 
на 125 тыо .гусят- 
брокеров с родитель- 
ским стадом 57
без родительского 
стада 58

Ферма выращивания уток 
на 12 тыо.утят 59

15 60
30 61
65 62

125 63
Овцеводческая ферма о 
полным оборотом стада 
на 2400 овцематок 

3000 
5000

64
65
66

Овцеводческие племен
ные фермы 

на 5000 маток 
10000

67
68

Овцеферма мясо-молочно
го направления 
на 5000 овец 69

10000 70
15000 71

Кролеферма ( содержали 
н открытых шедах) 
на 1200 маток 

2400

е
72
73

Звероферма (песцовая, 
лисья, соболиная) 
на 1500-1800 самок 74

3210

ПО
395

800
170

35
45
75
90
95

145
165
240

370
630

8
10
13

60
135

10

Продолжение табл, а л  Л
6 7 ... 8— 1_1Р .12, ,13 14 16 16 17 16 19 ап

210 3000 2000 200 1800 3210 210 3000 2000 200 1800 1,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0

25 85 80 30 50 ПО 25 85 80 30 50 1,0 0,9 0,9 x .o65 330 290 60 230 395 65 330 290 60 230 1,0 l l o 1 ,0 1,0

ПО 600 640 100 540 800 НО 690 640 100 540 1,0 1,0 1,0 1,0
45 125 135 40 95 170 45 125 135 40 95 1,0 0 ,9 0 ,9 1,0

15 20 25 15 10 35 15 20 25 15 10 1,0 0 ,9 0 ,9 1,0
20 25 20 И 10 45 20 25 20 10 10 1 0 0 ,9 0,9 1,025 50 30 15 15 75 25 50 30 15 15 1,0 0 ,9 0 ,9 1,0
30 60 38 18 20 90 30 60 38 10 20 1,0 0 ,9 0 9 1 ,030 65 40 20 20 95 30 65 40 20 20 1,0 0tB 0 ,9 1 ,0

45 100 НО 50 60 145 45 100 ПО 50 60 1,0 0,8 0,5 0,845 120
180 65 70 165 45 120 125 55 70 1,0 0,8 0,5 0 ,8

70 170 50 130 240 70 170 180 50 130 1*0 0 ,8 0,5 0,8

170 200 260 ПО 150 870 170 200 260 ПО 150 1,0 0,0 0,5 0 ,8
250 380 450 100 270 630 250 880 450 180 270 1*0 0 ,8 0,5 0 ,8

6 2 2 и 0,1 15 10 5 12 9 3 1,0 0,8 0,5 0 ,8
7 3 3 2,7 0 ,3 20 15 5 5 4 I 1,0 0 ,8 O S 0 ,09 4 4 3,5 0,5 25 15 10 7 6 I l l o 0 ,8 0,5 0,0

35
50

25
85

45
100

30
45

15
55

60
135

35
50

25
85

45
100 8 15

55
1,0
l l o

0,8
0,8 Q,60,5 8:8

7 В 5 4 I 10 7 3 5 4 I 1 ,0 0 ,9 0 ,9 0 ,9



I
Кумысная ферма 

на 50 кобылиц 
100 
150

а

75
76
77

Коровник без механизации 
процессов

на 100 коров 100
200 101

То же, с электроводо- 
цнгревателем

iitt 100 коров 102
200 103

10
18

Корошик привязного содер- 
«алия о механизированной 
уборкой навоза 

на 100 коров 
20G

То о элекчроводо- 
нагревателем 

на 100 копов 
200

Коровник привязного содер
жания с механизированным 
доенном .уборкой навоза я 
э деьтш водовагредот елем 

на 100 норов 
200 
400

104 10
105 16

106 16
107 28

108 20-30
109 35-60 
НО 65

Коровник баонриилзшого
содержания 

на 400 коров I I I 5
600 112 7

CltW'J'адяо для ремонтного и
отзк j.i\? очного молодняка Ы: IV0-I30 голос ИЗ 3

240-260 114 5
'■о Х ъ , с механя^рошшг-Й 
' ооркоК нагоаа 

на |У0--180 зчзлов 
£40-260 
Ы -3 3 0

П5 12-23
116 17-40
* 1 :

Цуододжецие таод, ДЛД*
4 , 5 6 7 а.... о . IQ II 12 J3 ■ 14 , I? , 17 и 1У 2Q

20 10 10 10 7 3 25 15 Ю 12 8 15 1,0 0,5 0,3 0,5
25 15 10 15 10 5 30 15 15 15 10 5 1,0 0,5 0,3 0,5
35 15 20 20 10 10 40 00 20 20 10 10 1,0 0,5 0,3 o|5

4 3.5 0.5 4 3,5 0,5 I.Q 0,8 0,2 0,9
6 4,5 1 ,5 ** 6 i tb 1,5 - *** 1.0 0,8 0,2 0,9

10 7 3 „ 10 7 3 1*0 0,8 0,6 0,9
*** 18 II 7 to to ьм 18 II 7 — 1,0 0,8 0,6 0,9

4 3,5 0,5 4 3,5 0,5 4 3,5 0,5 4 3,5 0,5 1,0 0,8 0,6 0,96 5 I 6 5 I 6 5 X 6 5 I 1,0 0,8 o ;e 0,9

_ 9 7,5 1,6 8 7 I 9 7.5 1,6 8 7 I 1,0 0,8 0 ,6 0,9
- 15 11,5 3,5 13 10 3 15 i i 4 13 10 3 1,0 0,8 0,6 0,9

10 8 2 8 7 I 10 8 2 8 7 I 1,0 0,8 0,7 0,9
** 17 13 4 13 10 3 17 13 4 13 10 3 1,0 0 8 0 7 0 9

45 25 20 33 21 12 45 24 20 33 21 12 1,0 0,8 0,7 0|9

to 5 4,5 0,5 5 4,5 0,5 - 1,0 0,7 0,5 0,87 6 I — 7 6 I — 1,0 0,7 0,5 0,8

_ I 0,9 0,1 _ 3 2,8 0,2 - 1,0 0,6 0,3 0 ,9to 3 1.9 0,1 — *** 5 4,5 0,5 - — - I .o 0,6 0,3 0,9

4 3,6 0,4 3 2,8 0,2 7 6 I 5 4,5 0,5 1,0 0,0 0,6 0,9to 5 4,5 0,5 4 3,5 0(5 8 7 I 6 5 I 1,0 0,8 0,6 0,97 6 I 6 5 Tl 13 10 3 9 7.5 1.5 1.0 0*8 0,6 0,9



Продолжаю* е т абл * ПЛ Л

I — . .J T " i _ a _ .i _ i _ T T -  ?______з . . . я . ' . ц . . . . « . . j a . t z , . . i a .
Телятник о родильным отделе
нием на 120 телят н е 14 5 4 ,5 0,5 3 2,8 0,2 8 7 I 5 4 ,5 0,5 ЬО 0,8

230 119 20 ш 6 5 I 4 3 5 0 5 10 8 2 6 5 X i , o 0,8
340 120 26 *#* ? 6 I 5 4,6 0 ,5 12 9 3 8 7 I 1 ,0 0,8

Родильное отделение о профи
лакторием

0,9на 48 мест 121 40 » 20 15 6 15 II 4 20 15 5 15 II 4 1,0
72 122 45 27 10 9 20 15 В 2? 18 9 20 15 5 1 ,0 0 ,9
96 123 50 - 30 20 10 22 16 7 30 20 10 22 15 7 1*0 0,9

Родильное отделение
0*9на 48 мест 124 12 6 5 I — *. •» 6 5 I м. * - 1*096 125 £6 ** 12 10 2 ** 12 10 2 - 1*0 0 ,9

144 126 43 - 20 15 6 - •* - 20 15 5 - - • 1*0 0 ,9
Летний лагерь KPG

0,7на 200 копов 127 23 » 12 9 3 IQ 8 2 12 0 3 10 е 2
Я400 128 35 - 15 IX 4 13 10 3 15 XX 4 12 ю “ 0 ,7

Го же,с молочным блоком
на 200 коров 129 30 13 10 3 12 О 3 14 II 3 12 9 3 0,8

400 130 45 - 18 13 5 17 13 4 19 14 5 17 13 4 - 0 ,8
Летний лагерь малодшка КРС 

на 400-500 годов I3X 5 X 0,9 о д я. ч* 5 4,5 0,6 ** *~ .* — 0,6
■Коилпцех фермы КРС 

на 800-1000 голов 132 130 60 30 20 45 25 20 50 30 20 46 25 20 1*0 0,8
Молочный блок при коровнике

35 15на 0 т/сутки & 15 II 4 IX 4 15 II 4 15 II * 0,8 0,9
6 46 - 20 15 5 20 15 5 20 15 5 20 16 0,8 0 ,9

Кормеприготовительная при 
коровнике
С! вина рник-мат очник

135 7 - 6 5 1 5 4,5 0,5 6 5 I 5 4,5 0,5 1*0 0 ,8

на 50 маток( подвесная дорога) 136 4 - 2 1,9 ОД **+ - - 2 1*9 о д - - - 1 ,0 0,8
То же,с навозоуборочным
транспортером 137 XX 3 2,8 0 ,2 в 2,8 0 ,2 б 4,6 0,5 5 4,5 0,5 1.0 0,8
То же,с теплогенератором 138 20 - 6 5 I 5 4,5 0,5 10 7 3 6 6 I 1,0 0 ,8
То же,с электрообогревом
Свинарник-маточник
на 100  маток( подвесная дорог?

139 60 - 28 15 13 12 8 4 28 16 13 8 6 2 1,0 0 ,8

5)140 7 «N» 4 3 ,5 0,5 W - ** 7 6 I - * « 1 ,0 0,8
То же,с навозоуборочным 
транспортером 141 16 8 4,5 0,5 4 3,6 0,5 5 4,5 0 ,6 4 3,5 0,5 1 .0 0 ,8
То же*с теплогенератором 142 30 - 8 6 2 6 6 1 8 6 3 0 6 Г 1,8 0 ,8

I2 _ J 2 l

0.8
0.Q
0 .0

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,6

i:8

i :8
1,0

0,6

i:8
0,5

0,2

0 ,7
0,4
0,2

0,2

0 ,7
0,4

9,

0,8
0*8
0,8

0,9

0,8
0,8

0 ,9

0,9

0,9
0,8
0 ,8

0,9

0,9
0,8

С
О

Ю
 CD



I ___________ 2 3 4 6 6 7 8
То же, с электрообогрввом 143 П О <** 55 25 30 25
Свинарняк-откормочник на 1000-1200 голов 144 в 2 1*9 0 ,1
То же,с навозоуборочшш

146 20транспортером - 6 5,5 0,5 6
Кордоцех для овиноферии на 100 маток и 1000 го

лов откорма или на 2000 голов откорма
на 200 маток и 2000 го

146 60 22 26 20 6 23
лов откорма иди на £000 голов откорма 147 95 30 37 27 10 33
на 300 маток я 3000 голов откорма или на 6000голов откорма 148 пь 20 45 30 15 40

кормоцех
на 12 тын, откорма овиией 

Птичник
14 9 120 30 65 40 25 55

на 6-9 "'we.uuiwi' 150 40 25 15 10 1015-20 I5J 65 - 30 20 10 15
на 7 тыс.молодняка 152 30 10 8 2 510-12 153 40 20 15 5 5
на 5-6 тыс. кур 154 40 20 15 5 108

Птичник о клеточными батареями
на 10-15 тыс.кур-несушек

155 52 25 15 ХО 12

156 35 U 10 8 2 520 157 45 - 12 9 3 7
Кошоцех птицефермы на 25-30 тыс.кур
Навесы для выращивания

158 60 14 25 20 5 20
4-8 тыс.утят или 2-4 тнс.гусят 159 2 X 0,8 1 ,2

Птичникна 3 тыс.утят 160 50 _ 20 12 8 155 I6X 80 - 40 20 20 30
Йтичник

на 2 тыс.мчдсек маточного стала 162 40 — 25 15 10 20

продшишда Tti63i.li. r .  l
9 10 и т 18 1? И 15 , 16 17 10 19 20

15 10 55 25 30 15 10 5 1 ,0 0,8 0 ,2  0 ,8

- - 6 Б I - - - 1 ,0 0 ,8 0 ,2  0 ,9

4 ,5 0,5 9 8 I 8 7 I 1 ,0 0,8 0 ,7  0 ,9

18 5 10 9 I 7 6,5 0 ,5 1 .0 0 ,9 0 ,8  0 ,9

24 9 15 13 2 10 9 I 1,0 0 ,9 0 ,8  0 ,9

30 ГО 15 13 2 10 9 I 1 ,0 0 ,9 0 ,8  0 ,9

35 20 20 ы 4 15 3 й 1,0 0 ,9 0 ,8  0 ,9

8
I I

2
4

25
30

15
20 й 10 1 i ш 1 :8 } ; 8  1 :8

4 I 10 8 2 4 3,5 0,5 ПО 1,0 1 ,0  1 ,0
4 X 20 15 5 5 4 I 1 ,0 ПО П о  i , o
8 2 20 15 5 10 8 2 1 ,0 0*9 0 ,8  0 ,9
9 3 25 15 10 12 9 3 IfO 0 ,9 0 ,8  0 ,9

4 I 15 I I 4 10 8 2 1 ,0 0 ,9 0 ,8  0 ,9
6 I 20 15 5 13 10 3 Но о;§ 0 ,8  0 ,9

16 4 10 9 I 7 6 I по 0 ,9 0 ,9  1 ,0

- - 2 1 ,5 0 ,5 - - - ПО 1 .0  1 ,0

15 Is 10
20

7
II

3
9 10 Ь 5 1:8 Ы 1:8 1:8

II 9 10 7 3 5 4 I 1 .0 1 ,0 1 ,0  1 .0



к
3— а 4 В______________I______________

Цех для выращивания индюшат 
на 14 тыо.голов

Птичник для выращивания 
3300 гуснт-ороилеров
61300

Инкубаторий 
2 инкубатора
6
10

Овчарня
на 800-1000 овцематок 

1000голов молодняка
10ЖШШ1
Оборудование для прессова
ния кормов 

ОШ-2,0 
ОИК-3,0 
ОПК-8,0 У 
0НК-5,0

Оборудование для грпнулнро- 
апшш травяной муки 

ти-ОМ 01 М-1,5
Оборудование для гранулиро
вания комбикормов 

ОПС-3 
ОГК-6

Агрегат для приготовления 
травяной муки 

АШ-0,65 ЛШ-1,5А 
AUi-b.O ЛШ-5,0

Пункт ггрнгото- ̂ вления травя
ной муки на базе 2-х агре
гатов АЭ.1-0,65
на базе агрегата АВМ-1,5 А

Х63 125

166 25 
16? 50 
168 100 
169 120

170 6 
X7I 5
172 5

173 150 
Х74 210
175 137
176 334

177 60
178 100

179 75
180 НО

181 105
182 230
183 450
184 758

185
186

Продолжение таблицы ЦДЛ
£----- Z------а 9 10 II 12 . 13 . 14____ 15, ж .  12 ... IB _ ._ lS I_ .ji

- 70 30 40 35 20 15 30 20 10 15 IX 4 1.0 1 .0 1.0 1.0

25 Х§ 10 §9 15 5 15 10 5 10 8 2 1,0 1,0 1,0 i , o
— 45 26 £0 40 20 20 25 15 10 20 15 5 1,0 1.0 1,0 1,0

20 15 5 о» м 20 15 б о» 1,0 1,0 1,0 1,0— 00 20 10 «. W. 30 20 10 1,0 1,0 1,0 1.0
60 30 30 «. 60 30 30 — 1,0 1,0 1,0 1,0

*'* 80 35 45 - - - 80 35 45 ** ** - 1.0 х .о х,0 1,0

I 0 ,6 0,4 5 2 3 я 1,0 0,8 0,5 0,8
2  о !б 0,4 - - 4 2 2 - - - 1.0 0,8 0,5 0,6

- 3 JЕ.6 1,5 - - 3 1,6 1.5 - - - 1,0 0,8 0,5 0.8

1X0 150 60 90 130 50 80 150 60 90 130 50 80 0,8 1,0 0,8
160 210 70 140 180 60 120 2X0 70 140 180 60 120 0,8 i , o 0,8
1X0 135 55 80 120 50 70 135 55 80 120 50 70 - 0,8 1,0 0,8
250 330 90 240 290 90 200 330 90 240 290 90 200 *■ 0,8 1.0 0,8

45 50 ЭД 20 45 30 15 60 30 20 45 30 15 1,0 0,9 0,3
75 85 50 35 80 45 25 85 50 35 80 45 25 1,0 0,9 0*3

55 25 30 50 25 25 55 25 30 50 25 25 0,5 1,0 1,0 0,5м 70 30 40 65 80 35 70 30 40 65 30 35 0,5 1,0 1,0 0,5

30 80 35 45 70 30 40 80 36 45 70 30 40 1,0 о ,э 0,3
40 Ш 65 100 170 ео 90 85 100 170 80 90 1,0 0,9 0,3
160 360 10р 260 330 90 240 зИИ) 100 260 330 90 240 1,0 0,9 0,3
160 605 120 435 560 1X0 450 605 120 485 560 ПО 450 " 1,0 0,9 0,8

45 590 120 470 550 100 450 590 120 470 550 100 450 .. 1,0 0,9 0,3
НО 300 90 210 270 70 200 300 90 210 270 70 200 - 1,0 0,9 0,3



1фидажегоге т ч ш .п .г д

Дробилка кормов 
ДБ-5-1 
КЦМ-2

Измельчитель грубш;
кошоб 

ИГК-30 Б 
ИРТ-165 
"Волгарь-5" 
"Волгарь-15"

Комбикормовый завод про
изводительностью 

30 т/сутки
Комбикормовый цех произ
водит ельностью 

/0 -15  т/смену 
30 
50

Убойио-сшштарыыД нуккт 
Ветеринарный пункт
В етеринарно-фельдшерокяй
пункт
Пункт искусственного 
осеменения
Участковая ветеринарная
лечебница

! 3 $ ■ 4 5 1 9 7 9 , ? 19 II 13 в И 15 16 , 17 , 18 19 £0

Ш2 42 40 40 30 ю 25 1° х,о 0,7 0,5 0,0188 30 30 30 25 5 ш 20 5 — " ** - - - 1.0 0,7 0,5 0,0

189 30 30 30 25 5 25 20 5 ** х,0 0,7 0.5 0,8190 160 150 150 70 00 130 65 65 *. _ _ I 0 0,7 0,5 0,0191 22 22 22 17 5 20 15 6 _ 1,0 0,8 0,5 0,8192 46 46 40 30 10 35 25 10 *. — — - - - 1,0 0,8 0,5 0,8

Х93 1290 75 650 530 120 575 4Г>0 115 650 530 120 575 460 ХХ5 1.0 0,8 0,6 1 .0

194 140 14 65 35 30 60 30 3t) 65 35 30 60 30
45

30 1,0 0,7 0,5 0,9195 250 20 120 50 70 105 45 60 120 50 70 105 60 1 0 0,7 0,5 0 ,9196 300 20 190 70 120 160 60 100 190 70 120 160 60 100 1,0 0,7 0,5 0 ,9
197 15 - 6 5 X 5 4 X 2 1,8 0,2 2 1,0 0,2 1.0 0,8 0,8 0,9
198 I - I 0,6 0.4 - - - X 0.6 0,4 - - - 1,0 0,9 0,7 0,8

199 5 - 3 2 X - - - 3 2 I - - - 1.0 0 ,9 0 ,7 0.8
200 4 - 2 1,6 0.5 1.0 0,9 0,7 0 ,8
201 50 - 20 10 10 10 7 3 10 7 3 4 3,5 0,5 1.0 0,9 0,7 0,8



ХГродоляение табл. П.1.1

I " * 2 г в .'~~7~Т в ,-9 /хо., I I . tг. 12,7t 13,\ 14 i^jsT ie
РАстттдсш, п о д о о ш о е  п р о и з в о д с т в оКомплект машин и оборудования зерноочистительного

агоегата
ЗАВ-20 оЯi-J 30 — 25 17 8 25 17 8 26 18 8 23 16 7 - • 1.0 0,5

то же, о семеочиститель- 
ным отделением 

ЗАВ-10
301 65 55 30 25 55 30 25 57 32 25 52 30 22 яг 1,0 0,5
302 45 - 35 22 13 35 22 ХЗ 36 21 15 32 20 12 — — 1.0 0,5

то же, о семеочиститель-
шм^от^елеиием 303 80 65 35 30 65 35 30 66 34 32 64 34 зо г* 1,0 0,5

304 32 - 30 20 10 30 20 10 32 20 12 30 20 10 - - 1,0 0,6
Комплект машин и оборудо
вания зсрноочистительно- 
сушплыюго комплекса 

K3CMQ Б 305 65 —■ 65 35 30 60 32 28 65 35 30 60 32 20 1.0 0,5
КОС- 20 Б 306 100 м 100 45 55 95 45 50 100 45 55 95 45 50 — - 1.0 о;5
KIJC-20 Ш 307 Х64 160 60 100 150 60 90 160 60 100 150 60 90 я* 1.0 0,5
КЗС-40 308 190 _ 190 65 125 175 65 ххо 190 65 125 175 65 ПО - - 1,0 0,5
КЗР-5 309 250 - 250 85 170 235 75 160 250 95 170 235 75 160 — - 1,0 0,5

Пункт послеуборочной об- 
работки зерна кутсурузи 
в початках производи
тельностью 

10 т/час 310 150 120 50 170 100 45 55 120 50 70 100 45 55 1,0
Зернохранилище о пере
движными механизмами ем
костью 

500 т 3X1 20 10 в 2 10 8 2 5 4 X 3 2,5 0,5 0,3 0,4 1,0 1,0
1000-2000 312 60 - 20 16 4 Х8 15 3 10 8 2 5 4,5 0,5 0,3 0,4 1,0 1.0

То же, с ленточным 
транспортером 

1000 т 3X3 75 14 25 17 в 25 17 8 10 8 2 5 4,5 0,5 0,3 0,4 1,0 1,0
Опощскаш'офелехраншшще 

на СЮО-бОО т 314 8 5 4,5 0,5 3 2,5 0,5 2 1,8 0,2 и 0.9 0,7 1.0
1000 3X5 10 ** 6 5,5 0,5 4 3,5 0,5 2 1,8 0,2 - - — 1,0 0,5 0,7 1,0

То же,с отопительно-вен
тиляционной установкой 

на 500-600 т 316 30 14 20 16 4 15 Х2 3 20 16 4 15 12 3 1,0 0,3 0 ,3 0,4
1000 317 50 17 36 26 10 25 17 8 36 26 10 25 17 8 1*0 0,3 0,3 0,4



j , ,9 \ , 4 .1— —S_ l 7 tI
Холодильник дли хранения 
фруктов емкостьюфруктов емкостью 

50 т 316 12 _ 8 6 2
250 319 62 13 35 22 13
350 320 140 30 65 35 30
700 321 195 40 95 45 50

^ленохранилища емкостью
1000 т 322 100 22 80 45 35
2500 323 140 22 95 52 43

€ клад рассыпных и грану
лированных кормов емко
стью

200 Т 324 30 20 17 3
360 325 45 - 30 24 6
520 326 50 - 35 28 7

Фклад концкормов о ДрО-
ОИЛКОЙ

ДО-1 327 24 14 15 13 2
т-2 328 40 30 25 19 6

Фклад минеральных удобрений 329 16 12 12 10 2
Фклад ядохимикатов емкостью

до 2000 т 330 10 - 5 4 .5 0.5
Фклад нефтепродуктов ем
костью „ 

до 300 331 7 5 4 (5 0 .5
Цех виноделия производи

тельностью 
50-100 тис.дал/год 332 80 45 35

Цех овощных и фруктовых 
консервов проклводитель- 
i остью

1 м .у .б . в год 333 100 55 54
3 334 125 65 60

Го Я8( с солением и кваше
нием

Г к ,у , б . +3Q0 *?
3 ьиу-.б, 4-500 т

336
336

150 70 
100 80

80
100

Продолжение табл .П .1.1

в " Г 1 ‘ ГзЁо7~11. 1 12 j j f i - - .  I ? - . 1а :_ 19 л 1о

6 4 2 8 6 2 6 4 2 0 ,8 0 ,3 0 ,7 1 ,0
25 17 8 35 22 13 25 17 8 0 ,8 0 ,3 0 ,7 1 ,0
50 28 22 65 35 30 50 28 22 0 ,8 0 ,3 0 ,7 1 ,0
70 35 35 95 45 50 70 35 as 0 ,8 0 ,3 0 ,7 1 ,0

60 40 20 80 45 35 60 40 20 0 ,5 0 ,8 0,1 1,0
70 42 28 95 52 43 70 42 28 0 ,5 0 ,8 0 ,1 1 ,0

12 10 2 I 0,8 0 ,2 1 ,0 0 ,7 0 ,5 1 ,0
18 16 2 5 4 ,5 0,5 т$ - - 1 ,0 0 ,7 0 ,5 1 .0
22 18 4 10 8 2 5 4 ,5 0 ,6 1 ,0 0,7 0 ,5 1 .0

13 I I 2 I 0 ,8 0 ,2 —, •к 1 ,0 0 ,7 0 ,8 0 ,9
23 18 6 I 0 ,8 0 ,2 - - 1 ,0 0 ,7 0 ,0 0 ,9
4 3,5 0 ,5 I 0 ,8 0 ,2 - - - 0 ,5 1 ,0 0 ,5 0 ,4

4 3 ,5 0,5 I 0 ,8 0 ,2 - - - 0 ,5 1 ,0 0 ,5 0 .4

4 3 ,5 0 ,5 2 1,5 0 ,5 - - - 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,0

60 38 22 80 45 35 60 38 22 0 ,8 0 ,5 0 ,3 1 ,0

75 45 30 100 55 45 75 45 30 0 ,2 1 ,0 0 .9
95 55 ' 40 125 65 60 95 55 40 0 ,2 - 1 ,0 0 ,9

НО 58 52 150 70 80 НО 58 52 0 .2 1 ,0 0 .9
155 73 62 180 80 100 155 73 82 0 .2 - 1 .0 0 ,9



I
Продолжение табл, ПЛ.1

b Z I I Z I I Z r L  7 1 . s ... ! №. .7  i .u. "Cm
Цех по переработке

50 т сидений и 130 т
капусты 

Кумысный цех
337 52 40 28 12 45 30 15 40 20 12 45 30 15 0,2 " 0,5 1,0

im 1-2 тыс.л/сутки зев 20 - 12 10 2 10 а 2 12 10 2 10 8 2 0,5 0,0 1,0 0,0
Кузница 339 10 - 5 4,5 0,5 .... - « I 0,8 0,2 - - - 1.0 0,8 0,7 0,9
Плотницкая 340 15 - 10 П О 8 6 2 I 0,0 0,2 - - - 1 ,0 0,8 0,7 0,9
Столярный цех 341 25 15 12 3 10 8 2 I 0,8 0,2 - - - 1.0 0,8 0,7 0,9
Лесопильный цех о пило
рамой 

ЛПЛ-79 342 35 22 16 13 3 18 15 3 2 1,5 0,5 - 1,0 0,8 0,7 0,9
Г-65 343 45 30 23 18 б 27 21 6 2 1,5 0,5 - ... 1.0 0,8 0.7 0,9

Молышиа о жерновым
поставом

5/4 344 10 5 4 I 4 8; 5 0,5 I 0,8 0.2 - 1.0 0,6 0,5 0,9
0/4 345 12 - 8 6,5 1,5 6 5,5 0,5 I 0,0 0,2 - *. - 1,0 0,6 0,5 0,9
7/4 346 15 13 10 8 2 8 7 1 Г 0,8 0*2 - - - 1.0 0,6 0,5 0,9
0/4 347 25 22 17 13 4 13 10 па I 0,8 0*2 - - -

Мельница вальцовая про
изводительностью

6 т/сугки 348 25 10 15 II 4 10 8 2 I 0,8 0,2 - - - 1,0 0,6 0,5 0,9
25 т 349 55 Ю 35 28 7 25 16 10 2 1,5 0,5 - - - 1.0 0,6 0,5 0,9

Крупорушка 350 20 - 12 9 3 10 8 2 I 0,8 0,2 - - - 1,0 0,6 0,5 0,9
Просорушка 351 3 - 2 1.5 0,5 2 1,5 0,5 I 0,8 0,2 - - - 1.0 0,6 0,5 0,9
Гречерушка 352 4 - 3 2 I 2 1.5 0,5 I 0,8 0,2 - - - 1,0 0,6 0,5 0,9
Маслобойка 353 20 Ю 8 2 7 6 I I 0,8 0,2 - - 1,0 0 ,6 0,5 0,9
Приемный пункт молоко
завода мощностью 

10 т/омену 354 120 14 45 30 15 40 28 12 46 30 15 40 28 12 0,8 0,9 1,0 0,8
30 355 215 30 65 40 25 60 38 22 65 40 25 60 38 22 0,8 0,9 1.0 0,8



Продолжение табл-ПЛЛ
1 |Я 1 3 , 4 , ? 1 Р 7 а ... ?  110 ! .11 13 , 13 < И 1, 15 ! I? 17 i IP < I? __2£L

Хлебопеадрня производитель
ностью 

3 т/оутки 356 10 6 4,5 0,6 4 3,5 0,5 5 4,5 0,6 4 3,5 0,6 1,0 0,9 0,8 0,9
5,5 357 30 - 15 II 4 13 ХО 3 15 И 4 13 го 3 1,0 0,9 0,8 0,9
и 358 55 - 25 17 8 23 16 7 25 17 8 23 16 7 1,0 0,9 0,8 0,9

Пункт первичной обработки 
льна 359 25 _ 15 12,5 2,6 13 II 2 I 0,0 0,2 _ 0,5 ■н 1.0
Мяльно-трепальный цех 

4 т/смену 360 70 . 30 22 в 25 19 б 3 2,5 0,5 МЬ . 1,0 0,3 1.0
8 361 140 - 60 38 22 55 35 20 4 3,5 0,5 - - - 1,0 0,3 - 1,0

Хмелесуипса с воздухоподо
гревателем 362 16 10 10 7 3 7 6 Я ю 7 3 7 5 2 ив 1.0
Камерная 363 100 30 55 40 15 40 30 10 55 40 15 40 30 10 - - - 1.0
Сенажная башня 364 60 - 10 8 2 в 7 I - - - - - 0,5 0,5 1,0 1,0
Yотаношад вентиляционная 
для досушивания сена 365 155 13 120 60 60 90 60 40 120 60 60 90 60 40 0,8 1,0 0,3
Хлопкозаготовительный 
пункт о ершлъио-очисти- 
ТОЛЫШМ ЦОХОГ4 366 800 65 380 100 280 290 90 200 405 105 300 250 80 170 I-.0 1,0
1&ртофвлвоортировалыщЙ
пункт 367 6 5 3,8 1,6 4 3 I - 1,0
Кирпичина завод
на 1-1*5 млн«кирпича в год 368 30 20 20 18 5 17 13 4 6 5 I 4 3,6 0,5 0,6 0,9 1,0 0,9

3 369 50 20 30 20 10 25 17 8 8, 6,5 1,5 6 5 I 0,6 0,9 1,0 0,9
'Геплая стоянка для тракто
ров 370 12 5 4,5 0,5 3 2,5 0,6 2 2,8 0,2 1.0 0,5 0,5
Пункт тезашческого обслу
живания машш и оборудо
вания на фермах 371 15 10 8 2 7 3,5 1,5 5 3,5 1,5 4 3 I 1,0 0,8 0,5 0,9
Материально-технический
оклад 372 5 — 3 2,5 0,5 2 2,7 0,3 I 0,8 0,2 _ ** 1,0 0,8 0,7 0,9
&1сторекаа пункта технике- 
глгого обслуживания в бтю- 
таде

на 10-20 тракторов 373 г.тг Х6 II 4 12 9,5 2,5 5 4,5 0,5 4 3,8 0,2 1,0 0,9 0,7 0,8
С4М0 огч 45 - 20 13 3 1в- 13 5 10 8 2 8 7 1 1.0 0,9 0,7 0,8



Продотеитт ташт. it .n x
I , 2 , 3 .1__4 i 5 1 6 7- а 8. 1 9 J0 XI , I? ,1 J3 |‘ U . л в . .1 И. (.18 I 19

Гараж о профилакторием 
на ХО автомашин 375 45 - 20 15 5 18 13 5 ю 8 2 в 7 I 1.0 0,7 0.5 о .е

25 376 85 - 30 20 10 25 17 8 15 II 4 12 10
I

1.0 0,7 0.5 0,8
60 377 ИВ - 45 25 20 40 20 15 20 15 5 16 12 1.0 0,7 0,5 0 ,8

Картофелесортировальный 
цушст 30 т/час иа обору
довании ГДР 378 80 40 40 70 40 30 50 25 25 40 20 20 п о
Центральная ремонтная мас
тере кая

иа 25 тракторов 
50-100

379 ПО - 45 25 20 40 25 15 25 17 8 20 15 6 п о 0,8
0,8

0,8 0 ,9
380 160 - * 60 32 28 50 30 20 30 20 10 25 17 8 1,0 0,8 0 ,5

150-200 381 230 - 90 40 50 80 40 40 45 25 20 40 25 ,l5 п о 0,8 0,8 0,9
Цожарное депо 

иа 1-2 автомашины 382 6 - 4 3,5 0,5 3 2,8 0,2 0,4 3,5 0,5 3 2,8 0,2 п о 1.0 1.0 п о
({отельная с котлами 

КВ-300 М или Д-721 383 10 - 5 4 I 4 3,5 0,5 5 4 I 4 3,5 0,5 п о 0,7 0,6 0,8
котельная е 2 котлами 
*,Универсал-6и

для отопления 384 25 - 15 10 5 10 8 2 15 10 5 Ю 8 2 1,0 0,8 0,5 0,9для пароснабжекия 385 13 - 7 6,5 1,5 5 4 I 7 5,5 1.5 б 4 X 1,0 0,8 0,7 0,9
Котельная о 4 котлами 
иУниверсал-6и 

для отопления и горячего 
водоснабжения 386 55 - 28 16 13 20 12 8 28 15 13 20 12 8 1.0 0,8 0,5 0,9
душ пароснабженпя 387 28 - 18 8 10 13 9 4 18 8 10 13 9 4 1,0 0,8 0,7 0,9

Насосные станции для ороси
тельных систем 388 55 - 55 10 45 50 10 40 55 10 46 50 10 40 0,1 0,3 п о 0,4

389 100 - 100 20 80 90 15 75 100 20 80 90 15 75 0,1 0 ,3 п о 0,4
390 200 - 200 40 160 170 30 140 200 40 160 170 30 140 0,1 0,3 п о 0,4
391 280 - 280 60 220 2X0 50 160 280 60 220 210 50 160 о д 0,3 1.0 0,4
392 400 - 400 70 330 300 60 240 400 70 330 300 60 240 о д 0,3 п о 0,4



ОНЦВОТВЕШШЕ УЧРЕЭДЙШ И К(ШУНШНО-ШТОВЫВ ПОТРЕШТЕЛИ

на 40 учащихся 500 10 _ б 3,5 1 ,5
80 5QI 12 _ 7 5,5 1,5
160 502 20 - II 9 2

Общеобразовательная 
школа с мастерской

на 190 учащихся 503 55 - 14 и 3
320 504 80 - 20 15 5

То же.с электроплитой 
на 480-540

505 1X5 40 26 14
506 95 * * 25 18 7

То же, о электроплитой 507 125 - 45 30 15
Опальный корпус шко.пн- 
интерната

на 50 мест 508 15 - 5 4,5 0,5
80 509 20 - 8 6,5 1,6

Столовая школы-интерната 510 15 - 9 7 2
Мастерские при оелъокой
школе 611 16 • * 7 5,5 1,5
Детские ясли-сад

на 25 мест 512 7 - 4 3,5 0,5
50 5X3 15 - 9 7 2
90 514 20 - 12 9 3

о электроплитой
на 50 мест 515 30 - 18 13 5

90 516 40 - 23 15 8
140 517 60 - 30 20 10

Административное здание 
(контора колхоза,совхоза)

на 15-25 рабочих т-леот 5X8 25 - 15 II 4
35-50 519 40 - 25 15 10
70 520 55 - 35 20 15

2 1,8 0,2 — _ 1,0 0,8 0,1 о,в
- _ 2 1,8 0,2 « - «. 1,0 0,8 о,! 0,8

— 4 3,6 0,5 — — Аш. t.o 0,8 0,1 0,8

5 2 20 15 5 10 8 2 1,0 0,8 од 0,8
7 3 40 26 14 20 15 5 1,0 0,8 од 0,8
15 5 42 28 14 20 15 5 1,0 0,9 од 0,9
8 4 50 34 16 25 10 7 1,0 0,8 од 0,8
17 6 50 34 16 25 18 7 1,0 0,9 од 0,9

_ 10 8 2 _ _ 1,0 0,8 0,3 0,8
- - 15 II 4 - - - 1,0 0,8 0,3 0,83,5 0,5 5 4,5 0,5 - - - 1,0 0,8 0,3 0,8

4 I 2 1,8 0,2 - - - 1,0 0,В - 0,8

- 3 2,8 0,2 _ _ 1,0 0,9 0,8 0,9
4,5 0,56 5,5 0,5 2,8 0,21,0 0,9 0,8 0,9
5,5 0,5 В 7 I 4 3,5 0,51,0 0,9 0,8 0,9
4,5 0,5 12 9 3 4 3,5 0,51,0 0,9 0,8 0,9
5,5 1,5 14 10 4 4 3,50,5 1,0 0,9 0,8 0,97 2 20 15 5 6 5,0 I 1,0 0,9 0,8 0,9
8 2 8 7 I 1,0 0,8 0,7 0,9II 7 10 0 2 - - - 1,0 0,8 0,7 0,915 10 15 II 4 - - - 1,0 0,8 0,7 0,9

7ю
20
12
23

4

5

5
6

5
7
9

10
13
25

со со со



Продолжение таблЛЫЛ

I , 2 3 , 4 , 5 , G 7 9 , 9

! о!
1 н

1 и м to „л 13,. ; И is ,16 , '1 8 ‘ 19 , 20 (

Сельсовет о отделениемСВЯ:<Я 521 10 _ 7 5,5 1.5 3 2,5 0,5 3 2,0 0,2 г.о 0,8 0 ,7 0,9
Сельский радиотрансляци- 
опций узел

о аппаратурой 1,25 кВт 522 6 4,5 1.5 3 2,5 0,5 6 4,5 1.5 3 2,5 0,5 1,0 0 ,9 0,8 0 ,9
2,5 523 - - 8 5 3 4 3 I 8 5 3 4 3 I 1,0 0,9 0,8 0 ,9

Приемный телепункт "Экран" 
с ретранслятором РЦТЛ 524 - 5 4 I 3 2,5 0,5 б 4 X 3 2,5 0,5 1,0 0,9 0 ,9 0,9
1Слуб со зрителышм залом 

на 150-200 мест 525 15 _ 3 2,5 0,5 1,5 1,2 0,3 10 0 2 6 4,5 Г,5 1.0 0 ,8 0 ,7 0 ,9
300-400 526 30 - 6 б I 3,0 2,4 0 ,6 18 13 5 10 8 2 1.0 0 ,8 0 ,7 0 ,9

Дом культуры оо зритель- ши,1 залом 
на 150-200 мест 527 30 5 4,2 0,8 3 2,8 0,2 14 12 2 8 6 2 1,0 0,8 0 ,7 0 ,9

300-400 528 65 - 10 8 2 6 5 Г 32 26 6 20 16 4 1,0 0,8 0 ,7 0 ,9
400-600 529 100 - Ю 8 2 6 Б X 50 37 13 30 24 6 1,0 0,8 0 ,7 0,9

Бригадный дом 530 6 - 2 1.0 0 ,2 - - 5 4 I - т* - 1,0 0,8 0 ,7 0,9
То же, с залом на 100 
мост 531 12 _ 4 3.5 0,5 а, 7 5,5 1,6 . . 1,0 0 ,8 0 ,7 0 ,9
Дом животноводов 

на 12-13 мест 532 6 _ 3 2,6 0,2 5 4 I 1,0 0 ,8 0 ,7 0 ,9
Сельская поликлиника 
на 150 посещений в смену 533 100 _ 15 10 5 8 6,6 1.5 30 20 10 20 15 5 1.0 0 ,8 0,7 0,9
Сельская участковая боль
ница

на 50 коек 534 150 50 32 18 35 25 10 60 32 18 35 25 10 1,0 0,8 0 ,7 0 ,9
Сельская амбулатория 

(ш 3 врачебных должности 535 30 10 8 2 3 2,5 0,5 10 8 2 3 2,5 0,5 1,0 0,8 0 ,7 0 ,9
Фельдшере ко-акутаеро ки й 
пункт 536 6 м* 4 3,5 0,5 тл _ 4 3,6 0.5 1,0 0 ,8 0 ,7 0 ,9



Продолжение таЛд.П.ХД
........ . X ......... i.f?1 з *4 , 5 1 7 ,5,1, ? , IQ 1 _I3_i, *4 1i К ,16 i? 15 ; ,19 ,20

Столовая на 25 мест 637 10 5 4 I 3 2,5 0,6 2 i,e 0,2 1*0 0,8 0,7 0,935-50 538 15 - 9 7 2 4 3,5 0,5 3 2,5 0,5 - - - 1,0 0,8 0,7 0,975-100 539 20 - 12 10 2 6 5 I 4 3,5 0,5 - - 1,0 0,8 0,7 0.9Столовая о электронагревательный оборудованиемна 35 мест 540 40 20 14 6 10 8 2 10 8 2 4 3 I T,0 0,9 0,8 0,950 541 70 35 22 13 15 II 4 15 II 4 5 4 I 1,0 0,9 0,8 0,975 542 80 - 35 22 13 15 II 4 15 II 4 5 4 I 1,0 0,9 0,8 0,3100 643 хзо - 58 32 26 30 20 10 35 22 13 15 П 4 1,0 0,9 0,8 0,9Столовйус о электронагревательным оборудованием и о электроплитойна 35 мест 644 65 35 22 13 15 IT 4 15 II 4 5 4 I 1,0 0,9 0,8 0,950 545 100 * 50 28 22 20 14 6 20 14 6 10 8 2 1,0 0,9 0,8 0,975 546 НО - 55 30 25 25 17 8 22 15 7 10 8 2 1,0 0,9 0,8 0,9100 547 150 - 70 35 35 35 22 13 45 26 13 20 14 6 1,0 0,9 0,8 0,9Общежитие на 24 места 548 4 4 3,5 0,5«1* *Vf wm 12 9 3 4 3,5 0,5 1,0 0,8 0,7 0,9Торговый центр да поселков с населением на 
2 тыс*жителей (столовая, магазин, гостиница,комбинат бытового обслуживания) 549 60 40 24 16 30 20 10 25 17 a 15 II 4 1,0 0,8 0,7 0,9Магазинна 2 рабочих места смешанный ассортимент 550 5 2 1,2 0,8 4 2,4 1.6 1,0 0,6 0,4 0,7на 4 места продовольственный 551 15 10 8 2 5 4,5 0,5 10 8 2 5 4,5 0,5 1,0 0,6 0,4 0,7промтоварный 552 7 - 6 5 I - - - 6 5 I -» - - 1,0 0,6 0,4 0,7смешанный ассортимент на 6-Ю мест 553 10 4 3 I - - * 4 3 I — r,0 0,6 0,4 0,7



Продолжение табл. ПЛЛ

J____________ j 2 , 3 4 5 , 6  7 . 8  t 9  ̂ IQ i II  1 12 t 13 14 15 16 17 18 19 20
щюдовольотвенннй
промтоварный

554 20
555 10

10 8 2 5 4,5 0,5 10 6 2 5
3 2,5 0,5 -  -  -  3 2,5 0,5 -

4,5 0,5 1,0
1,0

0,6
0,6

0,4
0,4

0 ,7
0,7

Комбинат бытового об-
служивания 
на 6 рабочих мест 556 5 3 2,5 0,5 2 1,8 0,2  I 0,8 0,2 - м. - 1,0 0,7 0,6 0,8

10 557 8 - 5 4 I 0 2.5 0,6 2 1,6 0,5 - - -  1,0 0,7 0,6 0,0
25 550 30 - 15 II 4 10 8 2 5 4,5 0,5 - — 1.0 0,7 0,6 0 ,8

Шня
но 5 мост 659 3 3 2,0 0,2 2 1,0 0,2 0 2,8 0,2 2 1.0 о То ь-, о 0 ,9 о.о 0,9

хо 560 10 - 7 6,5 0,5 2 1,8 0,2 7 6,5 0,5 2 I.»

оi—Iсзо

0 ,9 0,8 0,9
20 561 16 * В 6 2 5 4,5 0,5 8 6 2 5 4,5 0,5 1,0 0,9 0,0 0,9

Прачечная производитель
ностью

0,125 т белья/смену 602 20 10 8 2 6 5 1  10 8 2 6 5 I 1, 0 0, 9 0, 8 0, 9
0,25 563 32 - 13 10 0 8 6 2 13 10 3 0 6 2 1,0 0,9 0,8 0,9
0,6 564 52 20 14 6 13 10 3 20 14 6 13 10 3 1.0 0,9 0,8 0,9
1,0 565 80 - 25 17 8 15 II 4 25 17 8 15 II 4 1,0 0,9 0,8 0,9

Сельский жилой дом 601 W- 0,3 0,23 0,07 0,15 0,12 0,03 1,0 0,7В 0,22 0,40 0,31 0,09 1,0 0,8 0,7 0*9
(квартира) о плитой на 
гяэп, жидком или твер 602 - - 0,5 0.41 0,09 0,24 0,20 0,04 1,6 1,23 0,27 0,60 0,50 0,10 1,0 0,8 0,7 0,9
дом топливе 603 - - 0,7 0,59 0,11 0,32 0,27 0,06 2,0 1,68 0,32 0,76 0,64 0Д1 1,0 0,8 0,7 0,9

604 - - 0,9 0,76 0,14 0,40 0,34 0,06 2,5 2,12 0,3® 0,90 0,78 0,12 1,0 0,8 0,7 0,9
605 * - и 0,94 0,16 0,47 0,40 0,07 3,0 2,56 0,45 1,05 0,92 0,13 1,0 0,8 0,7 0,9
606 * - 1.3 1,11 0,10 0,52 0,45 0,07 3,5 3,00 0,50 1,17 1,03 0,14 1,0 0,8 0,7 0,9
607 - ~ 1.5 1,29 0,21 0,60 0,52 0,08 4.0 3,45 0,55 1,32 1,17 0,15 1,0 0,8 0,7 0,9
608 - - 2,0 1,78 0,22 0,72 0.64 0,08 6,0 4,45 0,65 1,45 I г 29 0,16 1,0 0,8 0,7 0,9

Килой дом о электроплитой 609 - - 3,6 3,18 0,32 1,15 1,06 0,09 6,0 5,46 0,55 1,50 1,&3 0Д7 1,0 0,8 0,7 0,9
Жилой дом о электропли
той и электроводона
гревателем 610 «» 4,5 4,14 0,36 1,80 1,41 0,09 7,6 6,9 0,60 1,87 1;69 0Д8 1,0 0,8 0,7 0.9



Продолжение табл.ПЛЛ
i __________ь.8..1.а...Л ...........5___8 . 1 . 7  9, ,м IQ, л, 11-,, ,13 , В  > . И  j , S \ -I9i 17 i.I9 -  Д . . .  20.

Сельский жилой дом 
(квартира) о плитой на 
газе, жидком или твердом 
топливе и кондиционером 611 0 ,9  0,71 0,19 0,76 0,60 0,16 2,0 1,58 0,42 1,40 I .H 0,29 1.0 0 ,9  0,85 0,95

612 - - 1,1 0,89 0,21 0,04 0,68 0,16 2 ,5 2,03 0,47 0,60 1,30 0,30 1 .0 0 ,9  0,85 0,95
613 - - 1 ,8  1,07 0,23 0 ,92  0,76 0 ,17 0,0 2,48 0,52 1,75 1,44 0,31 1.0 0 ,9  0,85 0,9
614 - - 1,5  1,24 0,26 1 ,0  0,82 0,18 3,5 2,92 0,68 1,90 1,58 0,32 1.0 0,87  0 ,82 0,9
616 - - 1 ,7  1,42 0,28 1,07 0,88 0,19 4 ,0 3,35 0,65 2,06 1,72 0,33 1.0 0,85 0 ,0 0,9
616 - • 1 ,9  1,59 0,31 1,12 0,93 0,19 4 ,5 3 ,8  0 ,7 2,17 0,83 0,34 1.0 0,85 0 ,8 0 ,9
617 - - 2 ,1  1,77 0 ,33  1 ,2  1 ,0  0 ,2 5 ,0 4 ,25  0,75 2,32 1,97 0,35 1,0 0,83  0,75 0 ,9
618 - - 2 .6  2,26 0,34 1,32 1,12 0 ,2 6,0 5,25 0,75 2,45 2,09 0,36 1.0 0,83 0 ,75 0,9

Килой дом с электропли
той и кондиционером 619 4,1  3,66 0,44 1,75 1,64 0,21 7,0 6,25 0,75 2,5 2,13 0,37 1.0 0,82 0,75 0,9
Нилой дом о электропли
той, водогавреватолем 
и кондиционером 620 5,1  4,62 0,48 2 ,1  1,89 0,21 8 ,5 7 ,7  0 ,8 2,87 2,49 0,38 1.0 0,82 0,75 0,9
Наружное освещение о 
лампами накаливания 651 0 0 0 С 0 0 рм 0 Рм 0 0 0 1.0 1,0 1,0 1.0
Наружное освещение о 
шшшоцентными лам
пами 652 - 0 0 0 0 0 0 Пд 0 рм 0,5РМ 0 ° ' 5Рм 1.0 1,0 1,0 1.0



Таблица П .1.2

Электрические нагрузки отопления х вентмдяшш животноводческих 
ферм и помещений (при t*p = -25°С) и эдектрообогрева парников

и теплил

Наименование : Номер' Удедъ- Ко эф- Коэф- Стан-! Коэффициента
потребителя ■ шифра ная финн- фици- дарт—■ сезонности

макси- ент ент неш < w " i  тг ~'
мадь- днев- вечер- коэф.’ *э ! re f ° о
ffpg1 наго неге вари-,
натру- мак- мак- ащи,; 5

- эка, с жму-' симу- с, % !
Рм, «а. «а, .

■ * , кВт/ед. h .
* 1

Молочная ферма, на I корову 701 0,8 1.0 0,6 10 1.0 0 ,4 - 0 ,2

Ферма нетелей, на I голову 702 0,3 1.0 0,6 10 1.0 0 ,4 - 0 ,2

Откормочник КРС, на I  место 703 0 ,3 1.0 0,6 Г О 1 .0 0 ,3 - 0 ,2

Коровник, на I  голову 704 0,6 1.0 0 ,6 г о 1.0 0 .4 - 0 ,2

Репродакторная свиноферма, 
на I свиноматку 705 I  л 1.0 0,6 10 1 .0 0 ,5 - 0 ,3

Откормочная свиноферма, 
на I место 70S 0,25 1.0 0,6 10 1.0 0 ,3 - 0 ,2

Свинарник-маточник, 
на I свиноматку 707 1.2 1.0 0,6 10 Х.0 0 ,5 - 0 ,3

Свинарник-откормочник, 
на I место 708 0,24 1.0 0,6 г о 1.0 0 ,3 — 0 ,2

Парники на алектрообогреве, 
на I кв.м 751 0,05 0,6 0 ,5 10 0 ,3 1.0 — -

Теплица с электро об огревоы, 
пленочные или стеклянные, 
на 1 кв.м

весенние 755 0,02 0,6 0 ,5 10 0 ,3 1 .0 — —
зим не—весенние 756 о д 0,6 0,5 г о 1.0 1.0 — 0 ,3
зимние (пиная зона) 757 0 ,3 0,6 0 ,5 10 1.0 0 ,6 — 0 ,3
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Таблица Д.Х.З
Ориентировочные пока затеши для определения электрических 

нагрузок отдельных предприятий в сельской местности

1 ! i ]
Наиме нова кие потребителя, Основной; Едини- (Потреб- t Коэффициент

: вид п р о -! да и з - : дение j мощности в
; дукции ; мере- ; энент- ! максимум
i ) яия ; роэнер- ] нагрузки
! ! ! ГШ на ( |
I j ед .яро- I двеэ-вечер-
i I j дукции, | ной ний !
I !' !

ч

Коли-: Годовое 
ч е ст -; число 
во ! часов 
смен ] исполь- 

i зования 
i макси- 
I мука 
; нагруз- 
: ки, чао.

Хлебоприемные предприятия зерно т 2,5-3,5 о,?о 0,90 I 1500
0,70 0,75 п-ш 3000

Комбинаты хлебо-булочных хлеб т 20-40 0,75 0,30 I 1500изделий 0,75 0,80 ш 3000
мука т 25-35 0,75 0,80 ш 3000

КРУпа,ма
каронные 
изделия

т 80 0,75 0,80 ш 3000

Мясокомбинаты мясо к о л  т 60-75 0,75 0,90 I 1800баса 0,75 0,80 п-ш 2500
консервы т .у .б . 50 0,65 0,70 п-ш 2500

Молокозаводы молоко т 25 0,75 0,80 м 2500сыр
сухое мо

т 165 0,75 0,85 X 2000
локо т 300 0,75 0,80 п 2500
масло т 100-120 0,75 0,80 Х-Ш 1800-2500

Кондитерские фабрики конд. изде
лия т 40 0,65 0,70 Ш 3000

С̂ИШШрКОМбИЕШТЫ масло рас
135-300тительное т 0,75 0,80 1-Л 2000-2500

Пивзаводы солод т 45 0,75 0,80 п 2500
пиво тыс.дал 950 0,75 0,80 п 2500

йонаераше заводы консервы
овощные т * у .б . 50 0,70 0,75 л 2500

Завода безалкогольных тыс .дал 180 0,75 0,80 п 2500напитков ш 3500
Вшзаэкде iPffQ тыс.дал 170 0,70 0,90 I 10000,75 0,80 п 1500

сахар т 30-50 0,70 0,75 ш 3000
ОПфтзавсды спирт дал 0,5-1,3 0,70 0,90 I 18000,75 0,80 п 2500
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Продолжение таблицы 1.1*3

Наименование потребите ля Основной’ 
вид п р о -; 
дукции ;

11

Едини
ца из
мере
ния

! -Потреб- Коэффициент 
дение 'мощности в 
эл .энер- максимум 
гии на t нагрузки

Коли- 1 
чест- ! 
во 
смен

1 Годовое 
1 число 
часов 
лспо Ави

11
!
1

1

г . i i t f i m i t M i

продук
ции,

1 нВт.ч1
! днев- 
1 ной

вечер
ний i

!

зовании; 
манси- 1 

1 мука : 
! нагруз- 
н и ,час.;

Предприятия по ремонту 
сельхозтехники

ремонт
тракторов

тыс.руб 450

о
о

о
о 0,950,80 п 16002300

Завода железобетонных 
изделий ж.б.издел. к3 20-40

о
о

щ 
■»

о
о 0,500,75 Iп 15002000

Льно- пенькозавода волокно т 650 0,70 0,90 I 1800
Кирпичные завода кирпич тыс.шт 50-80 0,70 0,75 п-п 2500
Карьеры камень «I3 3-5 0,75 0,90 I 1300
Леспромхозы лес м3 15-20 0,70 0,95 I 1500

пиломате
риалы м3 10 0,70 0,75 п 3000

Заводы древесно
стружечных плит плиты к3 150 0,70 0,75 п 3000
Завода древесно
волокнистых плит плиты 2тыс.м 2,5 0,70 0,75 п 3000
Мебельные фабрики мебель ТЫС.руб 350 0,65 0,70 Е 4000
Асфальто-бетонные
завода бетон м3 5-10 0,70 0,90 I 1300
Торфопредприятия торф т 15-20 0,75 0,80 ш 3000
Хлопкоприемные пункты хлопок т 50 0,70 0,75 ш 3000
Крахмальные завода крахмал т 225 0,70 0,75 1-П 2000
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Таблица Д Л .4

Группы сельскохозяйственных потребителей 
для расчета сетей 1 0 . . ,ПО кВ

Наименование группы 
потребителей Вид потребителей

Производственная нагрузка кол- Фермы КРС, свиноводческие, птицевод- 
хозов и совхозов ческие, кродеводческие фермы, овце

фермы; хоздвора (кузница, мастерская, 
гараж, стройцех и пр.)холодильники, 
мельницы, овощехранилища, тракторные 
бригады; насосные станции водоснабже
ния; маслобойни, крупорушки; котельные 
комбикормовые цеха и т .п .

Коммунально-бытовая нагрузка Жилые дома, школы, ясли-сады, админи- 
колхозов и совхозов стративнне здания, клубы, столовые,

магазина, прачечные, бани, гостиницы 
и т .п . в сельских населенных пунктах

Коммунально-бытовая нагрузка То же, в ПГТ и городах районного под- 
ПГТ и городов районного подчи- чиненая

Коммунально-бытовая нагрузка с Жилые дома со  стационарными электро- 
использованием электроэнергии плитами, столовые, школы, детские 
для пшцецриготовления и подог- сады и ясли с  электроплитами 
рева воды на хозяйственные 
нужды

Смешанная нагрузка колхозов и 
совхозов

Летне-осенняя сезонная произ
водственная нагрузка колхозов 
и совхозов
Животноводческие комплексы и 
фермы по производству молока
Животноводческие комплекса по 
производству свинины и птице
фабрики

Животноводческие комплекса по 
производству говядины и выра
щивание нетелей

Производственные и несбытовые потре
бите ли. Если один из видов потребите
лей составляет менее 30£ до установ
ленной мощности, то наименование 
нагрузки определяется преобладавшим 
видом потребителей.

Зернотока, пункты приготовления тра
вяной муки, хмелесушлкЕ, пункты 
первичной переработки льна и т*д.

Животноводческие комплекса и фермы 
по щюизводству молока

Животноводческие комплексы по произ
водству свинины и птицефабрики

Животноводческие комплексы по произ
водству говядины и выращиванию нете
лей

Шифр
нагрузки

01

02

03

04

05

06

07

08

09
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Продолжение табл. Я. Г* 4

Наименование группы 
потребителем

Вид д отреши елей ! Шифр 
нагрузки

Электро отопление животнозодчес- Нагрузки элеятроотшаения живот- 10 
кнх помещений новодческих помещена^

Парники и пленочные теплицы на Парники и весенние ддеяочше теп- П  
э дектрообогреве лицы на электрообогреве

Тепличные комбината с обогревом Зимние теплицы с обогвевоы от 12
от котельный “ котельный

Мелкомассивное орошение Насосные станции орошении нодхо- 13 
зов и совхозов

Односменные потребители про- Седьхозтехника,иежколхозстрой, 14
мышлению: предприятий мельничные комбинаты, комбикормо

вые заводы, хлебзаводы,молокоза
воды, мясокомбинаты, ремзаводы, 
леспромхозы, кирпичные заводы, 
пивзаводы, швейные фабрики, конди
терские фабрики, раипромнокбинаты 
и т.п .

Двухсменные потребители цром- То не, но с двухсменным режимом 15 
предприятий работы

Трехсменные потребители цром- То не, но с трехсменным режимом 16 
предприятий работы

Односменные сезонные предприятия Хлебоприемные пункты, хлопкоцрием- 17 
по переработке седьскохозяист- ные пункты, льнозаводы, винзаводы, 
венной продукции консервные заводы (овощные, фрукто

вые), сахзаводы и т .п .

Двухсменные сезонные предцрия- То же, но с двухсменным 18
тия по переработке сельскохо- режимом работы 
зяйс таенной' продукции

Трехсменные сезонные предптжя- Тс же, но с тпехсменнык режимом 19
тия по переработке сельхоз- работы
продукции

Конденсаторные установки

Конденсаторные установки 

Конденсаторные установки

Нерегулируемые конденсаторные уста- 20 
новый

Регулируемые (2 ступени) 21

Регулируемые (3 ступени) 22



Таблица Д.1.5

Вид нагрузки трансформа торной подстанции 
110-35/10 кВ

Наименование вида нагрузки (Удельный вес пое обладающей 
(нагрузки , %

Шифр
нагрузки

Трансдюоматорные подстанции 110-35/Г0 
кВ с преобладающей нагрузкой сельско
хозяйственных потребителей более 50 41

То же, но с нагрузкой орошения более 30 42
То же, но с нагрузкой животноводчес
ких комплексов и птицефабрик более Ж 43

То же, но с нагрузкой парниково-теплич 
ннх комбинатов более 30 44

Трансформаторные подстанции II0-35/I0 
кВ с преобладавшей нагрузкой промыш- 
ленных предприятий более 50 45
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Таблица ПЛ.6

Суточные графини активных и реактивных нагрузок производственных потребитеде!1

колхозов и оовхоаов _
Шифр 01 Рст**100 кВт

Сезон Показа
тели
нагруз
ки

ч а оы с у т о к

24I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 121314151617181920212223

F 353535354550606575 90100 85607075757065606055504535
эи>'а Срм 151515152035404035 30 30 35353535353540353530252015

Q 252525304045556070 90100 85657580757060555550353026
Сом 151515152035404540 35 35 40353535353535303025252015

Р 303030304550506080 9010085 606570706560606056504535
ВНМ1Ш Срм 101010102035353540 35 35 35303535353535353530252010

Q 202020203545506070 90100 80656570706560555045403025
Срм 101010102030303040 40 85 40304040404035303025252010

Р 303030304045507085 90100 80555565707065656555554035
лето Срм 101010102530355050 45 40 40353540404040404035302 0 15

0 252525253540557090 95100 85606070757565656050503030
Срм 1010ГО 102530305055 50 50 45404045454545454035302015

Р 853535354535606580 95100 856065707065606060 -55504535
осень Срм 151515152025404040 40 35 35303035353535353530252015

0 303030304035557080 90100 90706075757060606055504530
Срм 151515152 0 25404045 40 45 40304040403535353025202 0 15

Месяцы 1 Л_ Ш __ЛУ У И 2Д т JX -,Х „XI . Ж

% 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0

К9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,550,550,55 0,550,550,6 0,7 0,8



Таблица ПЛ.7

Суточные графики активных и реактивных нагрузок коммунально-бытовых 
потребителей колхозов и совхозов

Шифр 03 Рст « 80 кВт

Сезон Показа
тели
нагру
зок

Ч a9, « С у т о к
I 2 3 4 5 лО 7 8 910XI 12 13141516”1710192021222324

зима Р 2020202025за 4565403030354030252540701009570503525
Срм 10ХО 10101515202525202020202015152020202025252010
С 2525252525304565403030354030303045751009575554025
Срм 151515152020253530252525252520202020202025252015

весна Р 2020202025304050353030303530252525304070100805025
Орм 101010101515202525щ 1515201515151515202020252010
9, 2525252625304055353530354030303030354575ХОО 855525Срм 151515151515203025252020252020202020252520202010

лето р 202020202525304030252530353025252530354070'1005525
срм хо 101010ХО 151520151515152015151515151520252520lb
Й , 2020202025253040302525303530252525303540701005525Срм 151515151515152520201515252020202020202020252015

осень Р 2020202025304050353030303530352530407010085604025Сри 10ГО ХО 101515202520151515201515151520202025252010
9 2525252530304555403535353530303035507510085653025Срм 10101010101525303020202025202020202525 2020202015

Месяцы I П Ш ТУ У У1 УП УШ ТХ X XT

КР 1,0 0,950,8 5 0,80,750,7 0,7 0,7 0,050,30,95
К
9

0,4 0»4 0,37 0,35

LOСО«ь
О

0,3 0,3 0,3 0,370,38 0,4

хп

1 , 0

0,4

(.Л
м



в
Таблица П.1.8

Суточные графики активных и реактивных нагрузок коммунально-бытовых

потребителей ПГГ и городов районного подчинения ~ _
1Пифр 03 РСТ=Ю0 кВтиг

Сезон Показа- Ч а 0 ы сл  Л о к
те ли

21нагруз
ки

I 2 3 4 5 6 7 8 910II 121314151617181920 2223

зима Р 25252525304060756045454550554040508010095857560
Срм
б

1515151515202530303030303030303030“30*3030303025
25252525304060756045454550554040508010095857560

Срм 1515151515152030303030303030303030302025252525

весна Р 30252525304055655040404045504035354565851009070
Срм
0

1515151515202530303030303030303030303030303025
30252525254060705545454550554540354570851009075

СрМ 1515151515202530353535353030353535303025252530

лето Р 30252525304050554540404045504035354050658510070
Срм
о

1515151515202530303030303030303030303030303025
35303030354555605045454545554540404555658510075

Срм 2020202020202535353530303030353535303030303030

осень Р 30252525304055655040404045504040456590ICO 908060
Срм 1515151515202530303030303030303030303030303025
0 30252525304055655040404045504040456590100908060
срм 2020202020 253035353530303030353535353530303025

Месяцы I II Ш 1 У У У 1 УД УШ IX X XI XII

1.00,95 0,850,8 0,75 0,7 0,7 0, 7 0,850,9 0,951,0

« 5 0,50,5 0Л 0,4 0,40,3 0,3 0,30,4 0,4 0,4 0,5

24

40
20
40
20

40
20
40
25

40
20
45
25

40
20
40
25



Tad лида П.1,9

Суточные графики активных и реактивных нагрузок коммунально-бытовых потребителей 
с использованием электроэнергии для пищеприготовления и подогрева воды на

хозяйственные нужды
Шифр 04Рот»ЮО кВт

Сезон Показа
тели
нагру
зок

Ч а 0 ы GУ, т0 К
—

Г 2 3 4 5 6 7 8 910II 1213141516171819202122

зима Р 2020 20202530407050405050606040405090100957050Срм 1010Ю 10152025353530353535352520353545403030252525253540608060454545505540355080100358575С̂ м 151515151520 20353030303030303030302525252525
веона р 202020202530406045404545506040304060859010070Срм 10J.U1010152025353030353530352520253540454540252525253040507555454545505545354055708510090Срм 15151515152025353535353530353530303535353035
лето рП ш - 202020202530355040354040605040303040507085100орм 10101010152025302525252530352520202530353030

8Л1, 303030303545556050454545455545404045556585100СрМ 15151515202025353030303030303030353030303025
осень р 20ТА 2020202530406045404545506040304060901007050Срм 10ПЛ 101010152025353030353535353025253545454030

Й 30тс*2525253040556550404040455040404565901009080

— - ,_
0£>М 15151515152530403535303030303030303535303025

Месяцы X П Ш 17 У У1 УП УШ и I XI ХП

*Р I»0 0,950,850,00,75 0,7 0,7 0,7 0,850,90,95 I,0

* 0,4 0,4 0,350,30,25 0,250,25 0,250,300,30,4 0,4

23 24

35 25 
20 15 
60 35 
20 20

40 25 
25 15 
60 40 
25 15

50 35 
25 15 
70 45 
25 25

35 25 
20 15
55 40 
20 15

а



Я

Таблица 11Л .10

Суточные графики смешанной нагрузки колхозов и совхозов

Шифр 05 Рот=100 кВт

Сезон Показа
тели
нагру
зок

—-----

I 2 3 4 5

Ч а 

6

о ы 

7 8

П Т
9 10

о к 

П 12131415161718192021222324

зима Р 3535353545506580707580756560606070851009580605040
Срм 151515152035404035303030303030303530303030252015

9 3030303040506580707580756560606070851009585705030
Срм 151515152035404035303030303030303025252520151515

весна Р 3030303045506070607585756560606060606585100856040
Срм Ю 1010102030353535303030303030303030303030303015
9 2525252540506070607585756055606060606585100857040
Срм ГО 1010102030353535303030303030303030252525252010

лето Р 3030303045455070757580706055506060606575801006040
Срм 101010102025303535303030303030303030303030353520
0 2525252540506570757580706060556060606570751006540
Срм 101010102020203030303030252525303030303030302515

осень Р 3535353540406070708080706060606060708010085705540
151515152020303535353030303030303030303030302015

0 3535353540406065708085706060656565708010005755540
Срм 151515152020253535353025252525252525252020202015

Месяцы I П III 1У У П УП УШ IX X XI х п
I ,01,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0* 7 0,9 0,9 0,9 1,0

< 0,750,750,6 0,6 0,6 0ПК 0,55 0,550,7 0,7 0,7 0,75



Tad яйца FI.I.II

Суточные графики летне-осенней оеэонной производственной нагрузки

Шифр 06 Рот=*150 кВт

Сезон

лето

осень

Показа
тели 
нагр.уз- 
_ки__

Р
Срм

Ч а о ы с у т о к

J ----2— 5 — 4— 5----- 6------ 7----- 8-----2- 10 и  12 13 14 15 16 Г7 ГО ТО 20 21 22 23 24

щ

р
Срм

9М

35 35 
25 25 
30 30 
20 20

35 35 
25 25 
30 30 
20 20

35 35 35 
25 25 25 
30 30 30 
20 20 20

35 35 35 
25 25 25 
30 30 30 
20 20 20

40 45
25 30 
40 50 
20 25

40 45 
25 30 
40 50 
20 25

50 80 
30 45 
60 85 
25 45

50 80 
30 45 
60 85 
25 45

90 100 
40 40 
95 100 
40 40

90 100 
40 40 
95 100 
40 40

80 50 
40 30 
80 50
40 25

80 50 
40 30 
80 50 
10 25

50 75 
30 40 
50 80 
25 35

50 75 
30 40 
50 80 
25 35

85 80 80 
45 45 45 
85 80 80 
45 45 45

85 80 80 
45 45 45 
85 80 80 
45 45 45

65 50 
40 30 
70 55 
35 25

65 50 
40 30 
70 55 
35 25

40 35 
25 25 
45 35 
20 20

40 35 
25 25 
45 36 
20 20

35 35 
25 25 
35 35 
20 20

35 35 
25 25 
35 35 
20 20

Месяцы I п [И i y У УГ УП УШ IX X XT хп
0 0 0 0 о о 0 ,8  1 ,0 0 ,8  0 ,6  0 ,2  0

кр 0 0 0 0 0 0 ,4 0 ,8  1 ,0 0 ,8  0 ,6  0 ,2  0

слсл



Тя плица И Л ЛИ

Суточные графики активнпх и реактивных нагрузок кошленсоя по производству молока

1ЗДР 07 РСТЛ50 кВт

Сезон Показя
те ли Ч а ¥ * ■ ; с н Л У Т О к

нагруз
ки I 2 3 4 5 6 7 8 9 10II 12 хз 1415161.7 1819 2021222324

Р 45 45455560 758510090858070 65 75809585 7080 9075554545
зима °пм 10 10101015 2020 3030302525 25 25300030 2530 2520101010фРМ 45 45455560 758510090858070 65 75809585 7080 9075554545

л 10 10101015 2020 3030303025 25 25303030 2530 3020101010

вис на р 40 40404050 608510080706055 55 60759075 8095 8565504040
10 10101015 2030 3030302525 25 25303030 3030 3025201010лРМ 40 40404040 608510080706055 55 60759075 8095 8565504040

С9„ 10 10101015 2030 3030302525 25 25303030 3030 30252010Ю

Лето р 25 25253055 708510085605035 45 60759075 7085 9580755030
Слм 10 10101020 КгО 30 3030252525 25 30303030 3030 3025201010
ОРМ 25 25253055 708510085605035 45 60759075 7085 9580755030

Sm
10 10101020 2530 3030252525 25 30303030 3030 3025201010

осен ь р 40 40404050 608510080706055 55 60759075 8095 8565504040
р' г̂\» * ХО 1010ХО 15 2030 3030302525 25 25303030 3030 3025201010
qI,m 40 40404040 606510080706055 55 60759075 8095 8565504040

Л>М 10 Ю 101015 2030 3030302525 25 25303030 3030 3025201010

Месяцы 1 п U1 и У У1 г а УШ DC X XI ХЛ

Кр 1,0 1,0 0,9 0,8 0,70,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,951,0

Кд 0,6 0,6 0,5 0,5 0,40,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6



Таб/ища П.1ЛЗ

Суточные графики активных и реактивных нагрузок комплексов по производству
свшшгш и птицефабрик

Шифр 08 Рот=200 кВт

Сезон
те ли 
нагруз
ки

ЗИМА

ВЕСИЛ

ДЕТО

Р

Срм

й
^ 9  U
Р

Йрм

п?М
Р

° г
и 9М
р

° Г
°9 М

; г Ч а о ы 0у т о к

’? 2 3 45 67 8 9 10 II 12 13

454545 455055656580ТОО 9075 70
101010 10151520302520 2025 25
454545 455055656580ТОО 9075 70
101010 10151520302520 2025 25
353535 353540404575ТОО 0570 65
101010 10101515252020 2020 25
353535 353540404575ТОО 8570 65
101010 10101515252020 2020 25
353535 353540404575ТОО 8570 65
101010 10101515252020 2020 25
353535 353540404575ТОО 8570 65
101010 10101515252020 2020 25
353535 353540404575100 8570 65
101010 10101515252020 2020 25
353535 353540404575100 8570 65
101010 10101515252020 2020 25

Х4 1516 17 18 192021 22 23 24

70 7085 75 65 606050 50 45 45
25 3025 20 20 151010 10 10 10
70 7085 75 65 606050 50 45 45
25 3025 20 20 151010 10 10 Т О

65 6575 75 65 605045 35 35 35
25 2520 20 20 151510 10 10 10
65 6575 75 65 605045 35 35 35
25 2520 20 20 151510 10 10 10
65 6575 75 65 605045 35 35 35
25 2520 20 20 151510 10 10 10
65 6575 75 65 605045 35 35 35
25 2520 20 20 151510 10 10 10
65 6575 75 65 606045 35 35 35
25 2520 20 20 151510 10 10 10
65 6575 75 65 605045 35 35 35
25 2520 20 20 151510 ТО 10 10

ite e a iB -J— I — о— ___х хт тп
1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 1 , 0

ОСЕНЬ



Таблица ПЛЛ4

Суточные графики активных и реактивных нагрузок комплексов по 
производству говядины и выращиванию нетелей

Шифр 09 ? от=1&0 кВт

Сезон Показа- ! Ч а о ы С..Х ,т_ о_к
те ли
нагрузки X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 Н 15 16 17 18 19 20 21 22 23

зима Р 60 60 60 60 60 65 75 75 100 85 80 65 65 70 80 80 80 65 65 60 60 60 60

срм
9

10 10 10 10 10 15 20 35 30 25 35 35 40 35 30 30 25 15 15 10 10 10 10
60 60 60 60 60 65 75 75 100 85 80 65 60 70 80 80 80 65 65 60 60 60 60

9̂М 10 10 10 10 10 15 20 35 30 25 35 35 40 35 30 30 25 15 15 10 10 10 10

весна Р 45 45 45 45 45 60 75 85 100 90 85 75 65 70 75 75 75 80 75 70 60 40 40

Срм
9

10 10 10 10 10 20 30 35 30 30 35 35 40 35 35 30 30 20 20 20 15 10 10
45 45 45 45 45 60 75 85 100 90 85 75 65 70 75 75 75 80 75 70 60 40 40

%U 10 10 10 10 10 20 30 35 30 30 35 35 40 35 35 30 30 20 20 20 15 10 10
лето Р 40 40 40 40 40 65 75 90 100 85 80 75 65 70 75 75 75 80 75 70 60 40 40

°рм
9

10 10 10 10 10 15 25 35 30 35 40 40 40 35 35 35 30 30 25 25 15 10 10
40 40 40 40 40 65 75 90 100 85 80 75 65 70 75 75 75 80 75 70 60 40 40

С9М 10 10 10 10 10 15 25 35 30 35 40 40 40 35 35 35 30 30 25 25 15 10 10
осень Р 50 50 50 55 55 60 60 80 хоо 95 85 85 85 75 75 75 70 75 65 65 60 60 55

10 10 10 10 20 30 30 35 30 30 35 35 35 40 40 35 35 30 25 15 10 10 10
9 50 50 50 55 55 60 60 80 100 95 85 85 85 75 75 75 70 75 65 65 60 60 55
С9М 10 10 10 10 20 30 30 35 30 30 35 35 35 40 40 35 35 30 25 15 10 10 10

Месяцы I п Ш 1У У У1 УП УШ IX X XI хп
1.0 1,0 0 ,8 0 ,8 0 ,8 ' '0 , 5 ' 0 ,5 "“ Т , 5 ”  0 ,9 " 0 ,9 0, 9 1,0

24

60
10
60
10

40
10
40
10

40
10
40
10

50
10
50
10



Сезон

зима

весна,
осень

Таблица П Л Л 5

Суточные графики активных и реактивных эаектротепловнх 
нагрузок отопления и вентиляции животноводческих помещений

Шифр 10 F 0T*io o  кВт

Показа*-] 
те ли | — ___ __ ____ Ч а J L ы_ __0_ У..т. о к_
нагруэ-!I  
ни

2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Р 100 Г00 100 100 100 100 100 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 40 40 60 100 100
срм 10 10 10 10 10 10 10 ХО 10 10 10 10 ХО 10 10 10 ХО 10 10 10 10 10 10 109 100 100 100 100 100 хоо 100 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 40 40 60 100 IOO
°9М 10 10 ю 10 хо 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Р 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 40 40 60 100 100
% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
9г% 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 40 40 60 100 100
°0М 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Ю ХО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Меояцы I П Ш 1У У _У 1 УП УШ IX X JLI хп

1{р I.C> I,,0 0,,6 0,2 - - - - 0:,2 0,5 1,0

«9 0,15 0,,15 0,Д 0,05 - - ~ - 0,,05 о д 0,15
'.г,ID



ло
Таблица И ЛЛ6

Сезон

зима

весна

Суточные графики активных и реактивных нагрузок парников и 
пленочных теплиц на электрообогреве

Шифр I I  Ро т=200 кВт

Показа- Ч а с ы  с у т о к
те ли на-~ |
грузки 1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 v!4 15 16 17 18 19 20 21 22 _ 23 24

Р 100 100 100 100 100 100 100 V3 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 100 100 100 100

°рм то ю 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10
9 100 100 100 100 100 100 100 75 75 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 100 100 100 100

с рм 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Ю 10 10 10 10 10

Р 100 100 100 100 100 100 70 45 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 45 45 100 100 100
СРМ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10
9 100 100 100 100 100 100 70 45 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60 45 45 45 100 100 100
с рм 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10

^Месяцы J П Ш 1У _ У У1 УН УШ IX X XI ХП

«р о д 0 ,3  1 ,0  0 ,7  0 ,2  - - - - - -

«9 0,03 ОД 0 ,3  0 ,2  0,07 - - - - - - -



Таблица ПЛЛ?

Суточные графики активных и реактивных нагрузок тепличных комбинатов 
о обогревом от котельных

Шифр 12 Рот=200 кВ-*

■ '  *■■* ---------- ■ — - — — - - * - - “ — - - — ... - ... ..
Сезон Показа- Ч_ а„о. н - QJ. TJ>_K .те ли

нагруз
ки I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

зима Р 50 50 50 50 50 60 75 90 90 100 95 90 85 90 95 95 90 00 90 90 90 90 90 60Срм Е 5 5 5 5 5 30 10 10 10 10 10 10 ю 10 10 10 10 5 5 5 5 5
Q 4Ь 45 45 45 45 60 75 95 95 100 95 95 90 90 95 95 99 90 90 90 90 90 90 60С̂ м 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 б 5

веона Р 70 70 70 70 70 70 75 75 85 90 100 95 85 90 90 90 85 85 85 80 80 80 75 70Орм 1 5 5 5 5 5 10 10 10 10 Ю 10 10 Ю 10 10 10 10 ХО 5 5 5 5 5
0 70 70 70 70 70 70 75 75 90 90 100 95 90 90 90 85 85 80 80 80 80 75 70Орм ! 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ХО ХО 5 5 5 5 5

лето р 40 40 40 40 40 45 60 75 85 100 90 85 70 80 90 30 70 70 70 60 60 50 40 40Орм 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 ТО 10 10 Ю 10 10 10 Ю ХО 5 5 5 5 5
ft 40 40 40 40 40 45 60 75 85 100 90 85 70 80 80 90 70 70 70 60 60 50 40 40Срл 1Э 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 Ю 10 10 10 10 10 ХО 5 5 5 5 5

осень р/ч 70 70 70 70 70 70 75 75 85 90 100 95 85 90 90 90 85 85 85 80 80 80 75 70
&“* э 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Б 5 6 5 5
й . 70 70 70 70 70 70 75 70 85 85 100 90 85 90 90 90 85 85 85 80 80 80 75 75

....... Орм iэ 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 ХО 10 10 10 5 5 5 5 5

.. Чёвлны . ™IL. Ж ....-.Ж J L „ - j n „ „ ш. . Ж ___JX„ -  X . .... Л , Ш
Кр х.о 1,0 0,8 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7
Кр 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0, 5 0,5 0 ,5



аа
со

Таблица ИЛ. 18

Суточные графики антквншс и реактивише кагруаак ыещшыасоивцого орошения

Шифр 18 РатКШО кВт

Сезон Показа- ч а си -..СУ та к
те ли
нагру
зок

I 2 3 4 5678 9 ХО гх 1213Г415Х61718.192021222324

зима Р 10101010101015306080IGG855060708Q7060402515101010
Срм
О

555555ХО 1525252525252525252525251510 5 55
IQ101010IQ10153060Ш 100855060VQ 8Q706040251510го ТО

Срм 55555510152525 2525252525 252525251510 5 55

весна Р 2G202020202030407080100857575858Q7060503525202020
Срм
0 8

Г О 1010101015252525252525252525252525151010ХО 10
202020202030407080100

25
85757585ВО 7Q6Q503525202020

Сдм т 10ГО 10ГО 1015252525 25252523252525251510IQ10ТО

лето Р 303030355060657590 100too85
ао

85859085
20

ш 75705040353530
От
0

10Ю 101520202020202020 202020 2020so 20151515 10
3Q30303550SO657590 Ш ТОО 85858590858075705040353530

Срм 10IQ101520202020202020202020202020202020№ £5£510

осень Р 10101010101015306080хоо 8550SQ7Q807060402515 ГО Г О ГО
Срм 65555510152525252525232525252525Х5105 5 5
0 10101010Г О 1015306QШ 100855060708070604025Г5£0ГО го
Сфм 555555101525252525252325252525251510£010ГО

Месяцы I П Ш 1У У У1 УП УШ XX Xхг ХП

] 0,I 0,1о д о»3 0,61,01,0 Г,0 0*60*4ОД 0,1
j
?

0,080,06 0,08 0,2 0,50,80,Е 0,8 0,50,50,15 0,08



Таблица 11,1.19

Суточный графики активных и реактивных нагрузок одноименных промышленных
предприятий 1 4  Ро ,г -Ю 0 кВт

Сезон П оказа- 
те ли 
нагру
зок 8

Ч а о ы

I I

о у Т 0 к

17I 2 3 4 5 6 ? 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24

зима Р 15 15 13 13 15 15 20 40 60 80 100 35 50 60 70 80 70 60 40 30 20 15 15 15Срм Ь 0 5 5 5 5' 10 20 35 40 35 35 30 30 40 40 40 35 20 10 ХО 5 5 5
§ 10 10 10 ю Ю ТО 20 40 60 80 100 85 50 60 70 8 0 70 60 40 30 20 10 10 10Сум 5 5 5 5 5 5 ХО 20 35 40 35 35 30 30 40 40 40 35 15 5 5 5 5 5

веста Р 15 15 15 15 13 15 25 45 65 80 100 85 45 60 70 80 70 60 45 30 20 15 15 15Орм 6 3 5 5 5 5 10 20 35 40 35 35 30 30 40 40 40 35 30 10 ХО 5 5 5
ч ХО Ю 10 10 25 45 65 80 100 65 45 60 70 80 70 60 45 30 10 10 10 10Сум 5 0 5 5 5 5 10 20 35 40 30 35 30 30 40 40 40 35 30 10 5 5 5 5

ПН ТО Р Ig Ю ХО 10 15 30 30 50 70 85 ТОО 80 40 60 70 80 70 60 43 35 20 16 10 10Срм 5 3 5 5 3 10 20 35 40 35 35 35 30 30 40 40 40 35 30 10 ТО 5 5 Г)
{ L , 10 10 СО Ю 10 20 30 50 70 85 хоо 80 40 60 70 80 70 60 45 35 20 ХО 10 14)Сум 5 0 5 5 5 10 20 35 4U 35 35 35 30 30 40 40 40 35 30 ХО ХО 5 5 5

осень Р 15 15 15 15 15 15 20 40 60 80 100 85 45 60 70 80 70 60 40 30 20 15 15 15Срм 5 о 5 5 5 5 10 20 35 40 35 35 30 30 40 40 40 35 30 10 10 5 5 5
2 Ю 10 ХО Ю ХО 10 15 40 60 80 100 85 45 60 70 80 70 60 40 30 20 10 10 10

_____ Сум 5 0 5 5 5 5 10 20 35 40 35 35 30 30 40 40 40 35 30 5 5 5 5 5

Месяцы I П Ш ХУ У УХ УП УШ IX X XX ХП

«р I ,0 с ,о 1 ,0 0 ,9 0 ,8 0 , 8 0 ,8 0 ,8 0 ,9 0,9 0 ,9 1.0
Кв 0 .9 0 ,9 0 »9 0 ,8 0 ,7 5  0 ,7 5  0 ,7 5 о <3 сл 0 ,8 0, осо ,е 0 ,9

tT/



ф&
Таблица П.1.20

Се вон 

зима

неона

лето

008НБ

Суточные графики активных и реактивных нагрузок двухсменных промышленных
предприятий

Показа* 
тели иа

I 22 3 _4 5 6грузни

Р 25 15 15 15 15 15
§рм 15 5 5 5 5 5

20 10 10 10 10 10

Г
15 5 5 5 5 5
25 15 15 15 15 15

Сг м 15 5 5 5 5 5Г
р

20 10 10 10 10 10
15 5 5 5 5 5
20 10 10 10 10 10

§р“
15 5 5 5 5 5
20 10 10 10 10 10

Орм 15 5 5 5 5 5
Р 25 15 15 15 15 15
пРМ 15 5 5 5 5 5

20 10 10 10 10 10
15 5 5 5 5 б

Месяцы I П

Кр 1 ,0 1,0

К9 1 0,9 0 ,9

Шифр IS

Ч А С Ы с У т 0 «
7 в 9 10 II 12 13" 14 15 16

20 35 60 80 100 85 50 60 80 60
[0 20 35 40 35 45 30 30 40 35
С5 30 60 80 100 85 50 60 80 60
[0 20 35 40 35 45 30 30 40 35
20 35 60 80 100 85 50 60 80 60
10 20 35 40 35 45 30 30 40 35
15 30 60 80 100 85 50 60 80 60
10 2Q 35 40 35 45 30 30 40 35
15 30 55 75 100 80 45 55 75 55

10 20 35 40 35 40 30 30 40 35
15 30 55 75 100 80 45 55 75 55
10 20 35 40 35 40 30 30 40 35
20 35 60 80 100 85 50 60 80 60
10 20 35 40 35 45 30 30 40 35
15 30 60 80 100 85 50 60 80 60
10 20 35 40 35 45 30 30 40 35

Ш 1У У У1 УЛ УШ IX
1,0 0 ,3 0,8 0 ,8  0 ,8 0 ,8 0 ,9
0 ,9 0,8 0,75 0,75 0,75 0,75 0 ,8

PGT«I00 кВт

17 18 19 20 21 22 23 24

60 80 90 70 45 60 75 50
35 40 40 40 30 35 40 30
60 80 90 70 45 60 75 50
35 40 40 40 30 35 40 30
60 80 90 70 45 60 75 50
35 40 40 40 30 35 40 30
60 80 90 70 45 60 75 50
35 40 40 40 30 35 40 30
55 75 90 70 40 60 70 45
35 40 40 40 30 36 40 30
55 75 90 70 40 60 70 45
35 40 40 40 30 35 40 30
60 80 90 70 45 60 75 50
36 40 40 40 30 35 40 30
60 80 90 70 45 60 75 50
35 40 40 40 30 35 40 30

X XI хп
С),9 0 ,9 I ,0
0,8 0 ,8 0 ,9



Таблица ПЛ.21

Gbboh
зима

весна

лето

осень

Суточные графини активных и реактивных нагрузок трехсменных промышленных
потребите лей

Шифр Х6 Р™ = 100 кВтот

Показа
тели на 
грузки

Р

° г
р

8“
Рп
рм

1>рм

60 71
35 4(
50 7\
35 40
50 71
35 4<
50 7!
35 4(
45 7(
35 4(
45 7(
35 4(
50 71
35 4(
50 7\
35 4(

___ Л а с ja  с у т о_к
3_ 4 5___ 6 7 8 99 10 I I 12 ХЗ

В5 80 45 60 75 65 60 80 100 85 50
40 40 30 35 40 40 35 40 35 45 30
В5 80 45 60 75 55 60 80 100 85 50
40 40 30 35 40 40 35 40 35 45 30
В5 80 45 60 75 55 60 80 100 85 50
40 40 30 35 40 40 35 40 35 45 30
85 80 45 60 75 55 60 80 100 85 50
40 40 30 35 40 40 35 40 35 5̂ 30
ВО 75 40 55 70 50 55 75 100 80 45
40 40 30 35 40 40 35 40 35 40 30
ВО 75 40 55 70 50 55 75 100 80 45
40 40 30 35 40 40 35 40 35 40 30
85 80 45 60 75 55 60 80 100 85 50
40 40 30 35 40 40 35 40 35 45 30
85 80 45 60 75 55 60 80 100 85 50
40 40 30 35 40 40 35 40 35 45 30

Месяцы I I I I I I 1У У У1

кр 1.0 1,0 1.0 0,9 0,8 0,8

КР 0,9 0, 9 0,9 0,8  0,75 0,75

14 15 IS 17 18 19 20 21 22 23 24

60 80 60 
30 40 35 
60 80 60 
30 40 35
60 80 60 
30 40 35 
60 80 60 
30 40 35
55 75 55 
30 40 35 
55 75 55 
30 40 35
60 80 60 
30 40 35 
60 80 60 
30 40 35

60 80 
35 40 
60 80 
35 40
60 80 
35 40 
60 80 
35 40
55 75 
35 40 
55 75 
35 40
60 80 
35 40 
60 80 
35 40

90 70 
40 40 
90 70 
40 40
90 70 
40 40 
90 70 
40 40
90 70 
40 40 
90 70 
40 40
90 70 
40 40 
90 70 
40 40

45 60 
30 35 
45 60 
30 35
45 60 
30 35 
45 60 
30 35
40 60 
30 35 
40 GO 
30 35
45 60 
30 35 
45 60 
30 35

75 50 
40 30 
75 50 
40 30
75 50 
40 30 
75 50 
40 30
70 45 
40 30 
70 45 
40 30
75 50 
40 30 
75 50 
40 30

УП УШ IX X XI X II

0*8 0,8 0,9 0,9 0,9

о>
сп

1 ,0

0,9



Tad япца ПЛ.22

Суточные графики активных и реактивных нагрузок одноомеиных сезонных 
' предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции

Шифр 17 Рот=100 КВТ

Сезон Показа-
ГГ>£> ТШ tinJ Ч а с ы с' у т о к

_ _ . грузки I 2 3 4 5 6 ___7̂ _ 8 _ 9 10 I I 12 .1 3 _ 14.___J5 „ J 6  ,m,T7_Ж . 19, Ж .21 22 „ 2 3 _ . Ж

зима р 15 15 15 15 15 15 20 40 60 ео 100 85 50 60 70 80 70 60 40 30 20 15 15 15
5 5 5 5 5 5 10 20 35 40 35 35 30 30 40 40 40 35 30 10 10 5 5 5

QpM 10 10 10 10 10 10 20 40 60 80 100 85 50 60 70 80 70 60 40 30 20 Ю 10 16
р̂м 5 5 5 5 5 5 10 20 35 40 35 35 30 30 40 40 40 35 30 10 10 5 5 5

весна Р 15 15 15 15 15 15 25 45 65 80 100 85 45 60 70 60 70 60 45 30 20 15 15 15
спм 5 5 5 5 5 5 10 20 35 40 35 35 30 30 40 40 40 35 30 10 10 5 5 5
qPM 10 10 10 10 10 10 25 45 65 80 100 85 45 60 70 80 70 60 45 30 20 10 10 10
V 5 5 5 5 5 5 10 20 35 4Q 35 35 30 30 40 40 40 35 30 10 10 5 5 5

лето р 10 10 10 10 15 20 30 50 70 85 100 80 40 60 70 80 70 GO 45 35 20 15 10 10
СПм 5 5 5 5 5 10 20 35 40 35 35 35 30 30 40 40 40 35 30 10 10 5 5 5
f 10 10 10 10 10 20 30 50 70 85 100 00 40 60 70 80 70 60 45 35 20 10 10 10
*рм 5 5 5 5 5 10 20 35 40 35 35 35 30 30 40 40 40 35 30 10 10 5 5 5

осень р 15 15 15 15 15 15 20 40 60 80 100 85 50 60 70 80 70 60 40 30 20 15 15 15
5 5 5 5 5 5 10 20 35 40 35 35 30 30 40 40 40 35 30 10 10 5 5 5

г 10 10 ГО ГО 10 10 15 40 60 80 100 85 45 60 70 80 70 60 40 30 20 10 10 0
5 5 5 5 5 5 10 20 35 40 35 35 30 30 40 40 40 35 30 10 10 5 5 5

Месяцы X п Ш 1У У У Х УП УШ IX X XI ХП

* р 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1: 0 ,2 0,5 0,8 1,0 1,0  1,0 1,0
К9 0,8 0 ,4 0,2 0,1 0,1: о , 2 0,5 0 ,8 1,0 I ,0 I ,,0 I ,0



Таблица И Л . 23

Сезон

зима

весн а

лето

осень

Суточные графики активных и реактивных нагрузок двухсменных сезонных 
предприятии по переработке сельскохозяйственной продукции

Шифр Х8
Показа
тели на ____
грузки X 2 3 4 5

Р 25 15 15 15 XG
Отл 15 5 5 5 5дРЙ 20 ГО 10 10 10

15 5 5 5 5
Р 25 15 15 154 15

15 5 5 5 520 10 10 10 10
OqjM 15 5 5 5 5
V 20 10 10 10 10

h
15 5 5 5 520 10 до 10 10
Ш 5 5 5 5

Р 25 15 15 15 15п 15 5 5 5 5аРМ 20 10 Ю 10 1015 5 5 5 5

6

Ч а с ы  с у т о к

7 8 9 IQ~ И  12 13 14 15 ' 1$ 17 18 19...20 21 22

Х5 20 35 60 80 100 85
5 10 20 85 40 35 35

10 15 30 60 80 Г00 85
5 10 20 35 40 35 35

15 20 35 60 80 100 85
5 10 20 35 40 35 35

10 15 30 60 80 100 85
5 10 20 35 40 35 35

10 15 30 
5 Х0 20 

Ю 15 30 
5 10 20

15 20 35 
5 10 20 10 15 30 
5 10 20

55 75 
35 40 
55 75 
35 40
60 80 
35 40 
60 80 
35 40

100 80 
35 35 

100 80 
35 35

100 85 
35 35 

100 85 
35 35

50 60 
30 30 
50 60 
30 30
50 60 
30 30 
50 60 
30 30
45 55 
30 30 
45 55 
30 30
50 60 
30 00 
50 60 
30 30

00 60 
40 35 
80 60 
40 35
80 60 
40 35 
80 60 
40 35
75 55 
40 35 
75 55 
40 35
80 GO 
40 35 
30 60 
40 35

60 80 
35 40 
60 80 
35 40
60 80 
35 40 
60 80 
35 40
55 75 
35 40 
50 75 
35 40
60 80 
35 40 
GO 80 
35 40

90 70 
40 40 
90 70 
40 40
90 70 
40 40 
90 70 
40 40
90 70 
40 40 
90 70 
40 40
90 70 
40 40 
90 70 
40 40

45 60 
ао 35 
45 60 
30 35
45 60 
30 35 
45 60 
30 35
40 60 
30 35 
40 60 
30 35
45 60 
30 85 
45 60
30 50

Рст=Ю0 кВт

23 24

75 50 
40 30 
75 50 
40 30
75 50 
40 30 
75 50 
40 30
75 45 
40 30 
70 45 
40 30
75 50 
40 30
75 50 
40 30

Месяцы I XX III ХУ У' п УП УМ Я X XI

1Ср~ 0,6 0*4 0,2 0Д  0, I 0,2 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0

«9 0,6 0,4 0,2 ОД 0, I 0,2 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0



ОТ
ОЭ

Таблица Я. 1,24

Суточные графини активных и реактивных нагрузок трехсменных сезонных предпшятий по переработке сельскохозяйственной продукции
Шифр 19 fOT“I00 кВт

Сезон 1оназате- Ч а о ы с у т о н
ш Har- 
jySHH I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 12 “цЗ 14 15 _ 16 17 18 19 20 21 22 23 24

зима Р 50 75 85 80 45 60 75 55 60 80 100 85 50 60 80 600 60 80 90 70 45 60 75 50
Спм 35 40 40 40 30 35 40 40 35 40 35 45 30 30 40 35 35 40 40 40 30 35 40 30
Г

50 75 85 во 45 60 75 55 60 80 100 85 50 60 80 60 60 80 90 70 45 60 75 50
35 40 40 40 30 35 40 40 35 40 35 45 30 30 40 35 35 40 40 40 30 35 40 30

верна 50 75 85 80 45 60 75 55 60 80 100 85 50 60 80 60 60 80 90 70 45 60 75 50
0-4*1 35 40 40 40 30 35 40 40 35 40 35 45 30 30 40 35 35 40 40 40 30 35 40 30QpM 50 75 85 80 45 60 75 55 60 80 100 85 50 60 80 60 60 80 90 70 45 60 75 50

Р
35 40 40 40 30 35 40 40 35 40 35 45 30 30 40 35 35 40 40 40 30 35 40 30

лето 45 70 80 76 40 55 70 50 55 75 100 80 45 55 75 55 55 75 90 70 40 60 70 45
Спм 35 40 40 40 30 35 40 40 35 40 35 40 30 30 40 35 35 40 40 40 30 35 40 30
Г
р»м

45 70 80 75 40 55 70 50 55 75 100 80 45 55 75 55 55 75 90 70 40 60 70 4535 40 40 40 30 35 40 40 35 40 35 40 30 30 40 35 35 40 40 40 30 35 40 30
осень 50 75 85 80 45 60 75 55 60 80 100 85 50 60 80 60 60 80 90 70 45 $0 75 50

§рм 35 40 40 40 30 35 40 40 35 40 35 45 30 зо 40 35 35 40 40 40 30 35 40 3050 75 85 80 45 60 75 55 60 80 100 85 50 60 80 60 60 80 90 70 , 45 60 75 50
°9М 35 40 40 40 30 35 40 40 35 40 35 45 30 30 40 35 35 40 40 40 30 35 40 30

Месяцы I П Ш jy У У1 УП УШ DC X XI ХЛ

« р 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
0,6 С 0,2 0,1 0,1 0,2 0, 5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0



Таблица IIЛ ,25

Суточные графики активных и реактивных нагрузок подстанций П0-35/Ю  кВ 
с преобладающей нагрузкой сельскохозяйственных потребителей

Шифр 41 Рст -  1000 кВт

Сезон {Показа- ) ч а с ы 0 УТС к
Мали на—— — — — -- — — — -------------- — — — - - ................. — - ..........- —

J. лччРув грузки _  _.2.„ 3 . 4. 5.. 6 _ 7 8 9 10 XI 12 13 14 ... 15 16 17 10... 19 . , . 20 21 22 23 24

т т Р 35 35 35 35 45 55 70 80 80 80 85 80 65 65 70 70 75 85 100 95 80 70 55 40рУпм 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 5б1?" 40 40 40 45 55 60 75 85 85 90 ХОО 30 85 85 85 85 90 95 95 90 80 70 60 45
д а 5 5 5 5 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 5

весна р 35 35 35 35 45 55 65 75 80 00 85 80 65 65 65 65 60 65 75 90 100 85 65 45oDH 5 5 5 5 Ю 10 10 15 15 10 10 10 хо 10 Ю 10 Ю ХО 15 15 10 10 Х0 5Q г*™ 35 35 35 35 55 60 70 80 85 90 100 85 70 70 75 75 70 70 80 85 85 80 65 405 5 5 5 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 5
лето р 35 35 35 35 45 50 60 75 80 00 80 75 60 60 65 65 65 65 70 75 85 100 65 40

лРМ 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 5д а 45 45 45 45 60 65 75 80 90 95 ТОО 85 70 70 75 80 80 80 80 85 90 85 75 55
д а 5 5 5 5 15 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 20 20 15 15 15 15 10 10 5

осень Р 35 35 35 35 45 45 65 75 75 75 80 70 60 60 60 60 60 70 85 100 90 75 60 40Л
д а 5 5 5 5 5 10 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 545 45 45 45 50 55 80 90 90 90 95 90 75 65 75 75 75 80 35 100 85 80 55 45

................._9м 5 5 6 5 10 10 20 20 Х5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 5

Месщы 1 ______ JJL __л___1У___ У УХ УЛ УШ _ и , X Ц ХП

Ь> I, 0 I ,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,75 о 1» со СП О ,95 1,0
\ 0,6 0 ,6 0,5 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 0,5 0 ,55 0,6



3

Таблица ПЛ.26

Суточные графики актавяых и реактивных нагрузок подстанций II0-35/I0 кВ
а нагрузкой орошения

Шифр 42 PGT « 1000 кВт

Сезон Показа- Час ы С У Т 0 к
тели на-

19 22грузни I 2 34 5 67 0 9 10 II 1213141516 17 18 2021 2324

зима Р 3635353545557085 8G85 95 85 7075757580 901009580 70 5545
Спм 5 555 5101515 1515 15 15 1515151515 15151515 10 10 5
пРМ 3535 353545556580 8590100 90 8085858585 85908090 60 5040

5 555 5101515 1515 15 15 1515151515 15151510 10 10 5

весна Р 3030303040455570 8590100 90 7575757570 70707580 70 5540
Смп 5 555 510Ю ХО 1010 10 10 10Ю 101010 1010Ю 10 10 1010дМр 3030 303040456065 8085100 90 7575808070 65756560 55 4535
V , 5 555101010Ю 1010 10 10 10101010Ю 10101010 10 1010

лето Р 3535354050607080 9095100 85 8075858080 75706260 60 5035
Сп„ 5 555 5 51010 1010 10 10 1010Ю 1010 10101010 10 5 5
QpW3535 354050607080 ЭО100100 85 8080858580 75757055 55 5040

5 5551010ХО 10 1010 10 ХО 10101010ХО 10101010 5 5 5

осень Р 30СО303035355065 8090100 90 7070757575 75808570 60 5035п
рм
0

5 555 5 51010 Ю 10 10 10 10Ю 101010 10ХО 1010 10 5 б
3030303040505565 7585100 90 7065758065 70707060 50 4030
5 555 5 51010 ю 10 ХО 10 1010101010 1010Ю 10 5 5 5

Месяцы I п ш ХУ У У1 УП УШ К X XX хп
0,е> 0,6 0,5 0,55 0,75 1,0 1,0 1,0 0,750,650,550,6

К9 0,4 0,4 0,35 0,4 0,6 0,750,750,75 0,60,5 0,4 0,4



Таблица ПЛ.27

Сезон

зима

неона

л е т о

осень

CVn°̂iSLPa?IIKI1 ант1ШП10с п реактивных нагрузок подстанций II0-85/I0 кВ 
о нагрузкой животноводческих комплексов и птицефабрик

|Показа- __
!тели на- т

Р

9т

50
5
50
5

45
5
45
5

40
5
40
5

45
5
50
5

2  3

50 50 
5 5 
50 50 
5 5

45 45 
5 5 
45 45 
5 5

40 40 
5 5 
40 40 
5 5

45 45 
5 5 
50 50 
5 5

Месяцы

Ч
к„

ч а оы о ' Т 0К
4 6 6 78 9 10II 12

5560 70 85100 100 100100 905 10101015151515 15
5565 75 8595 100 100 100 85
5хо 10 15151515 15 15

45 5565 80 95 100 ТОО100 855 10101515 15 1515

К

15
45
5
55
10

70
10
85
15 Ш

45 5570 801001009590 75
5 101015 15 151515 15
45 60 75 85 95ТОО 95 90 755 ХО 15 15 151515 15 15

50 5560 80 9595I0C> 9080
5 101015 15 15 ISг 15 15
50 60 6085 851009Si 9590
5 101015 1515ISi 1515

I п Ш ЗУ У У1 УП

1,01,<3 0,80,7£i 0,,70,60,6

0,60.13 0,50,45 0,,40,4 0 ,4

Шифр 43 Рот » 1000 кВт

131415 1617ха 192021 22 23 24

808585 9090 6010010085 75 65 55151515 1515 10101010 10 10 5
/Ь 8590 9595 909090со 70 65 55
151515 1515 15151010 10 10 5

75ео 85 9085 85959595 80 65 50151515 1515 15151510 10 10 5
$ % Ш % Si % 1 2§Si SS =8

707580 9085 859095осi/U 75 70 50
151515 1515 15151510' 10 10 5
707080 8585 90909085 85 65 50
151515 1515 15151510 10 10 6

7575во 8585 909510090 70 60 50
151515 1515 15151010 10 10 5
807585 9085 909510080 60 60 50
151515 1515 1515Ю 10 Ю 10 5

УШ IX____X XI __ХЦ

0,6 0,8 0,850*9 1,0

0,4 0,45 0,5 0,550,6

я



Таблица Л Л. 28

Суточные графики активных и реактивных нагрузок подстанций 

X10-35/10 кВ о нагрузкой парниково-тепличных комбинатов

Шифр 44 Рст =* 1000 кВт

Сезон Показа- j Ч а о ы с У т о к
теля на-*—- 
грузни | I 234 5 67 8 9 10II 12 1314 15 161718 192021 22 2324

зима Р 4545454550607585808080 8 0 7070 70 7075901009585 75 6050
Сп., 5 555 5101515151515 15 1010 10 10Ю 10 101010 10 10 5QpM45454550606580858595100 90 8585 85 859095 959080 75 6545

5 551010151515151515 15 1515 15 151515 151515 15 ХО 10

весна Р 70 70707075757070707580 75 7070 70 706565 6570ВО 100 9075
с лм 5 55510101010101010 10 1010 10 101010 101010 1010 5пРМ 55 555555758065758090ХОО 90 8080 80 857575 758080 908060

5 55510151515151515 15 1515 15 151515 151510 1010 5

лето Р 35 35353540506075808085 75 6060 65 656565 707585 1006545
°пм 5 55510101015151515 15 1515 15 151515 151515 151010QPM45 454545606575809595100 85 7070 75 757575 808585 957055

10 10101015202020202015 15 1515 15 151515 151515 101010

осень Р 35 35353545456575757580 70 6060 60 606070 8510090 756040
°т 5 55510101515151510 10 1010 10 101010 10 1010 1010 5qPM45 45454545458090909095 90 7570 75 757580 9010090 806545

------ G....... 9М 5 55510101515151515 15 1515 15 151515 15 1515 1010.10

Месяцы 1 П_JL,_1У У У1 Ж _УШ f ЕС _„X....XI ХД...
Кр 0,90,951,01,00,750,60,6 0,6 0,65

юо

0,850,85

Кр 0,45о сл 0,50,40,350,30,3 0,3 0,30,350,40,45



Td'rtnmm 11.1*29

С.УТОЧШШ грпфики НКТ1ШПНГ I! рСПК'ГИВ1ШХ i in грузин подстанции П0-.'*5/10 л В о про об лада ни» И НМГрУЗНиЛ ИрпШШЖЛППиС МПС ЛИЛИ яти Л

!ифр 45
Сезон Показа

то ли на

с т 1000 кВт

грузки 1 I 2 8 4 5

зима р гю 40 40 40 60о , , о Ю 10 ХО 10Q Рм tп 40 35 40 50
С0М :о 10 10 10 ХО

весна р 40 40 35 40 45
10 10 ХО 10 Йпри 40 40 35 35 50

ъ
10 ХО 10 10 10

лото р 40 40 35 35 50
CDM 5 10 10 10 10
Г 40 40 35 40 50

10 10 10 10 15
ооань р 45 40 40 40 50

Сом Ю 10 10 10 10лум 45 45 40 40 50
О̂М Ю 10 10 10 15

Ч а с ы о у т о к

Месяцы

75 90 95 95 95 90 СО 
15 Г

в о
20

70 96 100 95
15 20 20 20
65 85 95 95 9015 20 20 20 20
70 НО 95 95 100
15 20 20 20 20
G5 90 100 95 95
15 20 20 20 20
65 85 100 95 90
20 20 20 20 20
70 85 90 90 90
15 20 20 20 20
70 90 100 95 95
15 15 15 15 15

П Ш

ГЛ Т4 15 m Г 7

СО 80 75 85 90
20 20 70 20 20

9580 85 05 95
20 20 20 20 20
75 75 во 65 80
20 20 20 20 20ВО 00 80 90 85
20 20 20 20 20
75 75 75 85 05
20 20 20 20 20
70 70 75 05 90
20 20 20 20 20
75 75 75 80 ВО
20 20 20 20 2080 75 00 90 90
15 15 15 15 15

УШ IX X У

№  19 20 ?Л 22 2 t f  24

ob  100 95 90 
20 20 20 2р
100 85 №  80 
20 20 20 20
80 ВО 90 ЮО 
20 20 20 20 
80 75 80 85
20 20 20 20

80 75 80 
20 25 20 
80 65 75
20 20 20

ИГ У У1 УП 

1,0 1,0 0 ,9  0,8 0,7 0,7 0 ,7  0,7 0,85 0,9 0,95 1,0
0 ,7  0 ,7  0,65 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,65 0,7

90
20
75
20

80 90 100 95
20 15 15 15
85 80 90 85
15 15 15 15

XII

70
15
65
15
85
25
65
15
95
20
70
15
75
15
65
15

60
10
50
10

65
10
55
10

65
15
55
10

50
1 0
19
10

45
10
40
10

45
10
45
10

60 45
ГО 10 
50 45
10  10
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ТШ Ш Ш  ЙЖ Щ ЕЬЕI ДАННЫХ й ШСТШиШ по их

Таблица И* 2 Л
Л и ст .............
Всего- листов

Сведения о потребителях электроэнергии з сетях 0,38 кВ 
населенного пункта.................................................... района .....................  об засти

№ Наименавшше потребителей 
пп или помещений я ш  харак- 

теоистява
J6 на 

схеме
Установ
ленная

МОЩНОСТЬ-,
кВт

Йопность 
наиболь
шего эл. 
двигате
ля, дЗт

I

Штар ' Пргме- 
н а г р ^ э -  ЧЭЗЗЯ ш  ■

В ;

Йрвовсдатеаь оргавиэатаи: 
(колхоза, совхоза, предприятия) (п о д н е с ь) Й.О. Фамилия

I



Твблкцп П.2.2 
Лист . . . . . . . .
Всего листов .

Сведения о дейотвуадих подстанциях 6 -05 /0 ,4  кВ, присоединенных 
к подстанции................................................. ................. .. ЮС

А*
пп

Меото^асположе ние Диспетчер
ский но
мер ТП

Количество
трансфор
маторов,

шт

Номинальная 
мощность 
трансформа
торов, кВА

Вид нагрузки Шифр
наг

Максимальная
нагрузка

Коэффи
циент

Сведения о раз
вития потреби

те лейруз
ки ве личи

на
форма 
пред
став» 
ления .

роста
нагруз
ки

X 2 3 4 5 6 7 0 9 10 и

Начальник ..*
и н

службы 
198 г.

П9С (подпись) И.О. Фамилия



года,
т о

Ш лица 0 .2*3
Л и ст ............... .
Всего листов .

Сведения о потребителях, намечаемых к строительству до 19

в зоне подстанции 35/10 кВ

Месторасположение Номер Номинальная
потребителя под мощность

стан трансформа
ции тора наме
на чаемой подсхеме станции,

кВА
2 3___ _____ 4 _____

Расчетная 
максималь
ная наг
рузка, 

кВт

Шифр
наг
руз
ки

Намечаемый 
год ввода 
в эксплуа
тацию

Наименование 
потребите ля

Характеристика потре
бителя (поголовье 
скота, объем выпуска
емой продукции К ТЛ1.)

Номер и 
дата выда
чи техни
ческих ус
ловий на 
подключе

ние
единица
измерения_

коли
чество

5 б у-
1177~ ~ ё Г 10 XI

Начальник службы ПЭС (подпись) И.О. Фамилия



Таблица П .3.4
Л и ст ......... ..
Всего листов ,

Сведения о действующих подстанциях 35/10 кВ ОШ) и отходящих линиях 10 кВ 
в в о н е .............................................  FOC aa 19 . . . .  год

Наименова
ние ЦП и 
номер от
ходящей 
линии 10 
кВ

■ Преоб Шифр Колилада наг честющий руз вовид ки транснаг формарузки торов,
шт

‘ Z 7 2 ~ ~ э Г ' Г 4

Номиналь
ная мощ
ность 
трансфор
матора, 

кВА

Номинальное 
напряжение 
траноформо- 
IP-gg-j М ___
вн сн нн

Годовое
потреб
ление
электро-
энергии,
ТИС.
кВт.ч

Макси
маль
ная
наг
рузка,

кЗЗт

10

Уровень 
напряже
ния на 
шинах 
НН в 
макси
мум на
грузки, 
___ кВ___

" п

На ли- 
чие 
Ш  
на
трон-
сфор-
мвто-
ре

"гг "

Количество 
свободних 
ячеек в НУ,

ВН

13

СН НИ

J.4 15

Год 
ввода 
транс
форма
тора в 
эксплу

атацию

16

Зедомотвен- 
шя принад
лежность 
юдптанции

17

Начальник ................................... саджйи
" п .................. 19 г .

ПЗС (подпись) И.О. Фамилия

3



Хаб т а з  П .2 .5
Лист . . . .  
Всего листов .

Сведения о действуасзпс конденсаторных установках (НУ) 
в сетях 0,38 -  НО к В ....................  РЭС

Место установки К7 Номинальное 
напряжение 
Iff, кВ

Номинальная 
модность Iff, 

квар
Количество 
ступеней 
регулиро
вания iff

Наименование
ЦП

номер
линии
6 -1 0
КВ

номер 
узла 
на кар
те-схе
ме

I 2 3 4 5 6

Начальник службы ПЗС (подлись) 3 .0 .Фамилия



ШСТНШИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ТАБЛИЦ ИСХОДЕН! ДАННЫХ

Обследование потребителев

Обследование потребителей электроэнергии в сельской местности для сбора 

данных по нагрузкам следует производить по принятым в институте "Седьэнерго- 

проент* формам.

Величина существующего годового потребления электроэнергии на внутри- 

квартиране нузды в расчете на I  двор определяется по данным службы энергосбыта 

районов электрических сетей, по данным колхоза, совхоза. Если по данным службы 

энергосбыта или колхоза имеется полная сумма потребления электрической энергии 

за год по абонентским счетам, то сумма делится на общее количество абонентов 

и подучается средьяя величина внутршшартирного годового элентропотребления 

за I  сельский дом. Ери отсутствии данных в целом по населенному пункту по мето

ду малой выборки отбирается 10% абонентов (но не менее 20) населенного пункта. 

Для хуторов величиной до 20 дворов необходимо брать сумму потребления по всем 

дворам. По существующей нумерации домов абоненты разбиваются на группы, число 

которых равно количеству выбранных абонентов (квартир).

Например, заселенный пункт состоит из 300 дворов, тогда следует отбирать 

300*0,1 = 30 дворов. Все абоненты делятся на 30 групп, то есть в первую группу 

войдут дома с номерами от I  до 10, во вторую -  от I I  до 20 я т .д . Далее из каж

дой группы выписывается электропотребление одного (любого случайного) дома, 

например, 3, 13, 23, 33 . . .  и т .д . Выписанные величины суммируются и делятся на 

30. Подученная величина может быть принята как средняя по населенному пункт?/.

В случае отсутствия в энергосбыте, колхозе (совхозе) сведений об электро

потреблении необходима обследовать 10% (в  нашем примере 30) дворов, отобранных 

описанным методом, и выписать из абонентских книжек годовое потребление электро- 
энергии.

Ери обследовании производственных сельскохозяйственных потребителей необхо
димо учитывать количество и вместимость помещений для скота и птиц, средства 

механизации (комплекты оборудования, установки, машины), наличие кормоцехов, 

помещений и оборудования для первичной обработки молока. Уточняется способ 
отопления помещений, в  частности, с применением электроэнергии. Если в хозяй

стве имеется животноводческая или птицеводческая ферма, то количество я вмести
мость отдельных помещений не уточняется, поскольку при расчете нагрузок может
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йи?ъ принят норматив на ферму лишь в зависимости от поголовья.
При обе ледова нии коммунально-бытовых потребителей необходимо уточнять воз

можность установки в столовых и в детских садах-яслях электроплит ж другого 
электронагревательного оборудования.

Если при обследовании встретится потребитель, отсутствующий в таблице вере
вочного катернала Методических указаний, то необходимо подучить сведения о коли
честве, установленной мощности силовых и тепловых эдектроприемников, о площади 

помещений потребителя по наружному обмеру и о режиме его работы.
Сведения о потребителях заносятся в таблицу П .2.1.
В заявке предприятий и организаций на требуемую нагрузку указывается режим 

работы (сменность, сезонность) потребителя, величины максимальной нагрузки днев
ной и вечерней смены, величина установленной мощности, коэффициент мощности вс 
время дневного и вечернего максимума, годовое потребление электроэнергии* Указы- 

вается также наименование действующих отраслевых указаний, по которым рассчитана 

максимальная нагрузка*
Материалы обследования колхозов и совхозов, заявки предприятий должны быть 

заверены.

Подготовка исходных данных

Таблица П.2.1

Графа

Графа

Графа

Графа

Графа

Таблица предназначена для сбора исходных данных о нагрузках в сети 0,38 кВ*
2. Указывается наименование потребителей, приводится их основная характе

ристика (производительность, объем выпускаемой продукции, количество 
голов скота и др.)

3. Указывается номер потребителя на схеме. Предварительно объекты обозна
чаются на схеме, а затем записываются в графу.

4. Записывается суммарная установленная мощность электродвигателей, осве
щения и тепловых электроустановок.

6. Потребители обозначаются определенным шифром в соответствии с таблицей 
П.1.1 Приложения I  Методических указаний.

i\ Для потребителей, отсутствующих в таблице ПЛ Л, записывается сезон
ность их работы, годовое потребление электроэнергии и др.

Остальные графы заполняются в соответствии с их названием.
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Таблица S .2 ,2

Таблица предназначена для записи показателей л огсташ зй  напряжением 6 /0 ,4  

1 0 /0 ,4  кВ. 2 0 /0 ,4  кВ (общее обозначение -  1 0 /0 ,4  кВ) для распета сетей 10 кЬ 

Обаяй порядок задней показателей:

сведения с подстанциях группируются по линиям, и которые присоединены подстан

ции. Каэдой группе подстанций предшествует запись номера линии со  словам "линия**, 

размещаемая в  одной строке. Сведения о двухтрансформаторных подстанциях по rce.v 

Грефам, кроме первой, записываются з  две строки отдельно дня каждого трансформа

тора.

Графа I .  Для дзухтраясформаторкых подстанций порядковый локер записывается в од

ной (верхней ст р о к е ).

Графа 2. Указывается найменоваяче хозяйства, либо организации, на территории ко

торых расположена подстанция. Для подстанций, установленных на террито

риях, подчиненный городским я поселковым Советам, з  графе закусывается 

название города яли поселка-

Графа Г. Указывается основной вид потребителя согласно перечню в таблице Е Л ,4 

Гели я трансформатору подключены производственные м коммунально-бытовые 

потребитедж я нагрузки одного аз видов составляют менее 30% общей, то 

указывается только преобладающий зил потребителя. Например, к подстан

ции подключена моаочно-товарнзя ферма с установленной мощностью 150 кВт 

ж 10 эдлах одноквартирных домов (установленную мощность электроприборов 

одной квартеры (сем ьи) ъожно принять равной 3 кВт. Так как аялне дома 

составляют менее 30£ общей установленной мощности, то в графе 6 записы

вается преобладающей вэд  потребителя, то есть  молочно-товарная ферма 

(аГК /. Вези же меньшей по мощности вид потребителя составляет более 3 0 / 

общей мощности, то  нагрузка считается смешанной.

Графа 7 . Загрузка каждой потребительской подстанции обозначается определенным 

шифром в  соответствии с  таблицей Я Л .4.
Графа 8 . Записывается максимальная нагрузка трансформаторов по результата?* заме

ров, производимых з  соответствии о  "Инструкцией до замерам ня хрупок 

трансформаторов подстанций 1 0 /0 ,4  кВ сельскохозяйственного назначения". 

Нагрузки записываются в киловаттах или в амперах. Яри отсутствии данных 

о величине нагрузки записывается годовое потребление электроэнергия в 

тыс. яВ т.ч .
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Графе 9 . Указывается ус говно ферма представления данных о нагрузке трансформа

тора . При записи в графе 8 максимальной активной нагрузки в  графе 5 

записывается буква "Р %  при записи тока -  *1*, при заш ей годового 

электро по треб леки я -  wW e .

Графе 10. Указывается предаю лага екай на перспективу коэффициент роста нагрузка, 

з  относитедьекх единицах. При отсутствии данных графа не заполняется.

Графа I I .  Заполняется только для потребителей» подледадиг ликщдрцзн в  течение 

расчетного периода, и потребителей, дальнейшее развитие которых не 

предусматривается и з-за  неперсдеитигности (с^ла, донеферш , евцефер&ы, 

полевые станы ж л р „ ) . Иля подстанций, питЕхгшх потребителе^; допдек*?- 

щкх ликвидации, в графе указывается п р ед п ол а га ем  год  зиг'шдашщ. 

Подстанции, питающие неперспективных потребителей, обозначаются бу.?.:,ть 

ми "н .к ."  {неперспективный потребитель).

Таблица И*2^3

Таблица предназначена для записи сведе^пай о замечаемых к строительству 

потребителях в зоне подстанций 35 /10  кВ. Сведения о  намечаемых потребителях 

группируются по линиям 10 /6 -20  кВ, к которым предполагается их присоединение. 

Каждой груш е потребителей предшествует запись номера линии со  словом *лхвжя**.

Графа 2. Указывается наименование хозяйства и населенного пункта ш бо органи

зации, на территории которых намечается строительство новых потребите

лей.

Графа 3 . Намечаемые подстанции, которые отсутствуют на схеме, предварительно 

необходимо: а) обозначить на схеме; б )  присвоить диспетчерский номер, 

который записывается затем в  графу, Для подстанций, подлежащих расши

рению и реконструкции э  связи с установкой дополнительных трансформа

торов, указывается их существующий номер.

Графа 4 . Заполняется по данным технических условий на подключение илж выполне

ние проектов на строительство новых объектов. При отсутствии данных 

о мощности графа не заполняется.

Графа 5, Заполняется по тем же даянии, что и графа 4. Для дэухтрансформатсрных 

подстанций, когда, отсутствуют данные о загрузке каждого трансформато

ра , максимальная мощность принимается цроперционал&но установленной 

мощностп транеферматоров.



Графа 6 . Евыечае.чые догребите ли обозначаются определена»! шифром в соотеетстз/л

с табзядей Я. 1 .4 .

Гра&а 9 В граф? 9 записывайся единица измерения, в  графу 10 -  объем эапуска-
к 10.

еиох продукции, количество голов скота и другие анЕДоптше показатели. 

Графа I I .  Заполняется для потребите лей, технические условия на подключение ко

торых зндаш-

Таблдца Я .2 .4

Таблица предназначена для "алией показателей подстанций напряжением

3 5 /ГС кВ, II0 /S  кВ, 154 /6 кВ, 3S /I0 кВ, ПОЛО кВ, 154/10 дБ, 110/20 кВ (общее

обозначение -  35/10 кВ).

Графа I . Ддк оляотразсфсрматорноЗ подстанции в первой с треке заязсызается на

йме ноззнае аодстаяцп, з  последующих -  номера линий со словом "линия". 

Для додеганций с двумя я более трансформаторами наименование подстан

ции записывается отдельной строкой для каждого трансформатора. Далее 

следуют замера линий со словом *линия*.

Графа 2. * juvr-паается преобладающая нагрузка согласно таблице П .1 .5 .

Г^ефз 5. Нагрузка кадой  подстанции обозначается определенным шифром s  соответ

ствии с таблицей П .1.5.

Графа 5. Для двухтрансформаторных подстанций мощность каждого трансформатора 

записывается отдельно.

Графа 9. Годовое потребление электроэнергии записывается по данным соответстзу- 

нцего счетчика активной энергии с учетом коэффициента трансформации 

трансформаторов тока и напряжения.

Графы 10. Записывается максимальная нагрузка на стороне низшего напряжения

отдельно для каждого трансформатора и линии по данным замеров, произ

ведш ее в соответствия с "Инструкцией по замерам нагрузок трансформа

торных подстанций напряжением 35/10 кВ сельскохозяйственного назначе-

Графа 12. Црз наличии на трансформаторе регулятора напряжения под нагрузкой в 

графе производятся запись *НШП. При отсутствии НШ в Грефе произво

дится запись "нет".

Графа 15. Записывается год ввода трансформатора з  эксплуатацию или год послед
ней замены трансформатора.

Графа Г7* В графе указывается напзеенование ведомства, которому принадлежит под
станция.
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Таблица Е .2*5

Таблица предназначена для запаси сведений о конденсаторное установках, уста 

новлениях нз ш нах низшего напряжения подстанций H 0 -3 5 /I 0  кВ, в  линиях 6 , 10,

20 кВ, на стороне 0 ,4  кВ подстанций 1 0 /0 ,4  кВ.

Гра&а I , Указывается подстанция;, в зоне которой установлена конденсаторная уста

новка.

Графа 2 , Указывается диспетчерский номер линии, на которой установлена конденса

торная установка. Для конденсаторных установок на лдгши низшего напря

жения подстанций 3 5 /10  кВ графа яе заполняется.

Графа з« Указывается номер узла на карте-схем е. Для конденсаторных установок 

на стороне низшего напряжения потребитедьских и питаших подстанций 

присваивается номер подстанции. Конденсаторные установки, установленные 

в  распределительных линиях, предварительно нумеруются на схеме числами, 

не совпадающими о номерами подстанций и учястдоз лишш, после чего в 

графу заносится номер конденсаторной установка.
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ПРШЮШШ 3

ОИРдаЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНА 
й НШСШ2ШХ НАГРУЗОК

Для определения статистических характеристик активных а реактивных загрузок 

дневного к вечернего максимума {математическое ожидание, среднее квадратическое 

отклонение) на вводе потребителя производятся замеры суточных графиков нагрузок 

P i t ) .  Q { t )  длительностью не менее 10 суток или не менее 10 замеров полу

часовых максимумов в часы предполагаемого максимума по четырем сезонам года 

(зима, весна, лето, осень).

Замеры нагрузок рекомендуется производить электроизмерительными самопишу

щими ваттметрами и аарметреки или счетчиками активной а реактивной энергии в 

соответствии с "Инструкцией по замерам нагрузок трансформаторных подстанций 

10 /0 ,4  кВ сельскохозяйственного назначения".

После обработки данных замеров ms тематические ожидания дневных л вечерних 

максимумов активной л реактивней нагрузок соответственно равны:

где Яте "  активная л реактивная нагрузки в дневной и вечер

ний максимум за 5-е сутки, кВт, квар;

TV -  количество наблюдений.

Величины PiftjPift* Qift,Qi& берутся в один и тот же час за все сутки. 
Средние квадратические отклонения активных и реактивных нагрузок опреде

ляются по следующим формулам:

ё й В.
£lPift'Pft)

n - i

“ П
1

(S Р0 s

<&Qa* n - l
6 4 s .

*
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Максимальные активные и реактивные нагрузки во давно»; сезону года равны 

Рмд* Рд + 2<йРд ; Рив ■ Рв+ 2<6р» ;

Q**e я Qa + Zi6Qft ; Qm» = Q * + 2 ^ q6.

Годовой максимальной активной нагрузкой исследуемого потребителя будет 

наибольшая из максимальных нагрузок одного из сезонов, Зедичина этой макси

мальной активной нагрузки и соответствующая ей реактивная нагрузка заносятся 

в таблицу П Л Л . Коэффициенты сезонности определяются кая отношение макси

мальной нагрузки соответствующих сезонов к годовой максимальной нагрузке-



ЗРШГ02ЕНКК 4

рзкшннший яо сжна^гзйзо глсчзтнл эджишских нлптзок
Н А  В В О Д А Х  В  а ш й 2  И  С О О Е Г Е З Н Й Я  Х й З С Ш Ю В О Д Ч З С Ш  я о ш з х о о в  

В jffiTCKI С&Ш Ж ХОЗЯЯСТБгЗШ  ОБЪЕКТОВ

Бкеиеадвют цредаазначезы спездашзароваЕвк» Terjoiorswacriu) проистзыи 
организация*! для определения *д уточнения расчетных электрически загрузок при 
разработке, корректировке и привязке типовых з других проектов зд?ниЗ и соору
жений животноводческих комплексов л других сельскохозяйственных объектов.

Расчетные нагрузки аа вводах в отдельные здания ж сооружения зо вновь ваз- 

рабатываемнз типовых а других проектах определяются о дням зз следупшх снос об ев.
Способ I . Если з проекте здания или сооружения зкеется сменный яде суточный 
технологический график работе силового, нагревательного а осветительного эаектрс 
оборудования, то строится график электрических загрузок» из которого определяет
ся получасовой гздехууи на груздя с учетов еле дующих средняя коэффициентов заг
рузки электроЕраешяков:

Наименование злектроггряемников

Кермопряготовзтельные мазаны:
измельчение зерновых
измельчение сочных кормов я корнеплодов
измельчение грубых кормов

Транспортера
скребковые
шнековые

Смесители кормов 
Кормораздатчики 
Доильные установки 
Вентилятора
Навсзоуборочвые транспортеры 
Насосы, компрессора 
Нагревательная установки 
Осветите явные э лектроуст антвкя



Построение трафика эаектрических нагрузок может осуществляться с жсподьзо- 
воаиеы ЗШ so вроюршие, разработанной ШЭС2.

Способ 2. Ъ исключитеаьанх случаях при отсутствия технологического графика 
работы оборудования расчетную нагрузку допускается определять по формуле

п
Р р = £

1 Ч

X
♦ £

Py«-t-K3
W

9

гд  ̂ Ру -  установленная (паспортная) мощность каждого из *3t эдектроцриемников, 
уча с тру ших в формировании максимальной нагрузки и работающих во 
время ожидаемого максимума нагрузок более С,5 часа, хВт;

*3 -  средний коэффициент загрузки электродриемнхнг по активной мощности, 
вредетавляший собой отношение фактически потребляемой мощности при 
выполнении данной операции к установленной мощности;

% -  коэффициент полезного действия эдектроцриеыника;
Руд -  установленная мощность каждого из т  электроприемников, участвую

щих в формировании максимальной нагрузки и работающих во время мак
симума менее 0,5 часа, кВт;

t  -  длительность непрерывной работы каждого из злектроприеыников 
Pw , ( t  < e,S ), ч.

Выявление элентроггоиемников» создающих максимум электрических нагрузок, 
производится на основании анализа технологического процесса с учетом последова
тельности выполнения операций и организации работ.

Следует принимать не предельно возможный случай одновременного включения 
наибольшего числа электродриемнжкоЕ, а наиболее вероятный при нормальной эксплу
атации набор электродриемаинэв, формирующих максимум.

Способ 3. Расчетные нагрузки механических мастерских, ремонтных цехов, котель
ных, насосных и компрессорных станций и других зданий и сооружений животновод
ческих комплексов, аналогичных по составу оборудования и режиму работы промыш
ленным установкам, могут определяться в соответствии с "Указаниями по определе
нию электрических нагрузок в промысленных установках" (Тяжщюмэаектроцроект, 
Инструктивные указания $ 6, 1968 ).
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Способ 4* Если имеются данные замеров, выполненных согласно действующим ин

струкциям на полностью введенных в строй объектах, идентичных проектируемым, 

то в проекте расчетная нагрузка принимается по данным замеров, а не по расчетам^ 

Величина естественного коэффициента мощности ( c o i f  ) для получения нагру

зок в кВ*А, а также для выбора компенсирующих устройств, принимается в зависи

мости от соотношения суммы установленных мощностей электродвигателей (?д , кВт) 

и суммарной установленной мощности всех элентроцриемников (Р0 , кВт), участвую

щих в максимуме нагрузок:

Рд / ? 0 0,98 0,93 0 , 8 8 0,83 0,78 0,73 0 , 6 8 0,63 0,58 0,53

0,73 0,75 0,77 0,79 0 , ® 0,81 0,83 0,84 0,85 0 , 8 6

При использовании электроэнергии на тепловые нужды (более 60# по установ

ленной мощности) со&р определяется по соотношению суммы установленных мощ

ностей нагревательных электроприемникоз (Рн, кВт) и суммарной установленной 

мощности всех эдентроприемников (Р0, кВт):

V p0 0,63 0 , 6 8 0,73 0,78 0,85 0,95

с о ^ 0.93 0,94 0,96 0,97 0,98 0,99

Нагрузки резервных электроприемкиков, ремонтных сварочных трансформаторов 

и других ремонтных электроцриемников, а также приемников, работающих кратко

временно (пожарных насосов, задвижек, вентилей, шиберов и др*), при определении 

расчетных нагрузок и величины естественного коэффициента мощности не учитывают

ся.
В результате расчетов при разработке, корректировке и привязке типовых 

проектов сооружений, а также при составлении проектов животноводческих комп

лексов, в пояснительной записке и на расчетной схеме проекта должны указывать

ся по каждому зданию, сооружению и всему комплексу следующие величины:

а) расчетная нагрузка дневная и вечерняя, кВ*А;

б ) установленная мощность электроприемникоз всего и по группам: силовые, 
осветительные, электротепловые, кВт;

в) расчетная нагрузка электроцриемников I  и 2  категории надежности электро

снабжения , кВА;
г ) расчетная нагрузка электротеплоснабнекия и вентиляции, кВ-А;
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д) коэффициент мощности с учетом компенсации;

е) годовой расход электроэнергии, тнс.яВт-ч.

Пример построения графика электрических нагрузок 

(к способу I )

Требуется определить расчетную нагрузку кормоцеха ферма крупного рогатого 

скота на 400 коров производительностью 7 т/смену. Наименование операций, типы 

рабочих махин кормоцеха, мощность двигателей, величины потребляемой мощности ж 
сменный технологический графин работы кормоцеха сведены в таблицу П .4 .1 .

Потребляемая мощность электродвигателей рабочих машин одределена по форму

ле
К »

где Ру -  установленная мощность электродвигателя, кВт;

% -  коэффициент полезного действия электродвигателя;

& 3 -  средний коэффициент загрузки электродвигателя яри данной технологи

ческой операции.
Подученные из подсчетов мощности Рл откладываются по оси ординат, по 

оси абсцисс -  длительность работы машины (рис, П.4.1). На графике обозначения 

технологических операций соответствуют обозначениям операций в таблице П.4.1.
Для оцределения получас °вого максимума на построенном графике берется 

участок, где в течение получаса эквивалентная мощность будет наибольшей- В тех 

случаях, когда максимум нагрузки на графике длится менее получаса, эквивалентная 

годность определяется по формуле

где

В приведенном графике

РЭКВ= J Г Н »*-* Ffo-
У 1 ,  + t 2+ t i

Vta+... Ц - P.5 ч.

: Рала =
Pqg Хс&г * Pгк сем

Т ог *  t  гм

то есть р ~*экв. 1т
23,5*.0»1

0 , 1  +

Расчетная нагрузка кормоцеха 
равна о б , 8  кЗ.Д.

= 27,3 кВт*
0 ,4

с учетом коаФшиЕиеета мощности 0 , 7 5  будет
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Таблица П.4Д

JfJS
гш

Наименование техноло
гической операции

Наименова
ние рабо
чей машины

Установ
ленная
мощность
двига
теля,
Ру,кВт

Коэффи
циент
полез
ного
дейст
вия

Коэффи
циент 
загруз
ни ма
шины,
« 8

Потреб
ляемая
мощ
ность,
*п ' 
кВт

■ Коли
чест
во
про
дук
ции,

т

Произво
дитель
ность,
ТЛ .

■ Длитель
ность 
работы, 

ч.

■ Длительность рабо
чей омены, ч.

0 1 2 3 4 5 6

X, Оовещение - 2 , 0 - 1 ,0 2 , 0 - - 5*8
2 , Снабжение паром Универсал 2 , 0 0,79 0,7 1,77 - 1 ,2 2,7 --------
3. Измельчение солода РСС-6Б 17,0 0 ,8 8 0 , 8 15,4 1 ,0 2 , 0 0,9 —  —
4. Подача оенной муки ПШ-Ю 2 , 2 0,81 0,7 1,9 1 ,8 4,0 0,5 — * —
5* Загривка оолош Транспортер 1,5 0,79 0,75 1,42 1 ,8 4,0 0,5 —  —
6 , Подача корнеплодов ТК-5Б 3,7 0 , 0 0 , 8 3,7 2 , 8 4,0 0,75 — * —
7* Измельчение корнеплодов ИКС-5Л 8,5 0,85 0,85 8,5 2 , 8 4,0 0,75 — „ —
В, Подача концкормов ПК -  6 2 ,6 0,77 0,7 2,37 0 , 6 5,0 0 , 2 — ----- -
9* Приготовление кормов С -12 13,6 0,84 0 , 8 13,0 7,0 - 3,6 ■ —  ---------

1 0 . :Выгрузка кормов ШВО-40 2 , 2 0,81 0,75 2,04 7,0 15,0 0,7 —  — —
II. _п„ Т0-40М 3,0 0,83 0,75 0,90 3,3 15,0 0,7 —  —
1 2 . ;Удаление грязи - 2 , 8 0,75 0,90 3,36 4,0 16,0 0,5 —



нагрузка С Р ) ,  кВт

Рна.И4Л . Сменный график электрических нагрузок кормоцеха 
фермы крупного рогатого скота на 400 хоров.

<зи



Пример определения расчетной нагрузки' здания молодняка 
на 340 годов крупного рогатого скота при реконструкции (к способу 2)

В помещении устанавливается: 2  теплогенератора с эдектродвигателями 

АО 2-42-4 5,5 кВт, 4 вентилятора с электродвигателями АО 2-31-4 2,2 кВт,
2 навозоуборочных транспортера ТСЗТ-З.ОБ с электродвигателями АО 2-42-6 мощностью 
4,0 кВт и АО 2-22-4 1 ,5  кВт; 4 электронагревателя мощностью по 1,2 кВт для 
обогрева помещения обслуживающего персонала; установленная мощность электро
освещения -  4 ,4  кВт.

Вентиляторы с электродвигателями 2,2 кВт включаются цри положительной тем
пературе наружного воздуха, теплогенераторы -  при отрицательной.

Длительность работы одновременно включенный навозоуборочных транспортероз -  
0 , 3  часа в течение одной уборки.

Расчетная активная нагрузка здания определяется по формуле способа 2 для 
утреннего максимума зимнего дня, когда одновременно включены теплогенераторы, 
злектроводонагреватели, освещение и навозоуборочные транспортеры:

Величина естественного коэффициента мощности для периода максимальных на
грузок определяется по соотношению:

р -  5 .5 .0 , 6  + 2 0 -3 .0 ,5 / 
р 0,87 0,5

_ 1 _  + -LuJ) + 4  5  + 4 .1 ,2  = 20 ,8  кВт. 
0,83 0 , 8

Рд : Р0 = 22 г 31,2 = 0 ,7

чему соответствует coi^O ,82. 
Расчетная нагрузка на вводе

с___£L
°  castf

■22*2- = 25,4 кВ-А, 
0,82
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ПШОЖЕШВ Б

РЕНОМЕВД&ЦШ ПО ОПЕЕДЕЛЕНЖ) НАГРУЗОК ЗЖСТрптЕПЖСТДТШШИЯ

Применение электрот энное набжения для щюизводствензо-твхнодогических нужд 

сельского хозяйства должно быть обосновано техншго-экояошчеектги. расчетами и 

согласовываться с соответствующими организациями Минэнерго СССР.

Удельные показатели злектротвяловах нагрузок отопления и вентиляции живот

новодческих помещений и ферм Рр приведены для условий Центрального района с 

расчетной температурой наружного воздуха tu p  = -25°С . Для иной расчетной тем

пературы Ьщ электротепяовая нагрузка Pt уточняется по формуле:

P t« Рр
t « - t „

где t  нр — расчетная температура наружного воздуха для отопления для Централь

ного района, I mp -  -25°С ;

расчетная температура наружного воздуха для рассматриваемой зоны,°С; 

граничная температура наружного воздуха, определявшая начало ж окон

чание отопительного периода, для основных типов животноводческих 

зданий ее значения приведены в  таблице Я* 5 . 1 .

. I
U

Таблица П .5 .1

Граничные температуры наружного воздуха для животноводческих

Группы животных

Свинарники-маточники Свиноматки тяже лосупоросные и g
подсосными. поросятами, поросята-
отъемнпш и ремонтный молодняк 5
Свиноматки холостые и легкосупоросные О

Свинарники-откормочники Поросята до 100 кг - 4

Кошвники беспривязного Коровы на глубокой подстилке -1 5
содержания Молодняк -1 0

Коровники цризязного и Коровы дойные -5
боксового содержания Телята до 1 0 0  кг О

Телята 100-200 кг - 2
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Яшиев. Определить электротедшвув нагрузку отопления я вентиляции ыодочноЗ 
фераа на 400 коров при расчетной температуре наружного воздуха 
t«o  -  -22°С,

Удельная максимальная нагрузка е аектротешюснабжедая принимается 0,8 кВт 
на I корову (таблица ILI.2, шифр 701). Тогда элентротеиловая нагрузка фермы 
при tup я -25°С будет:

?р * 0,8 * 400 я 820 кВт

Основными потребителями эдектротепда на ферме являются коровники, для кото
рых граничная температура наружного воздуха = ~5°С.

Расчетная нагрузка при tH = -22°С будет:

Pt = fp  ■ = 320 = 272 кВт.
t «p -  t 'H -25 -  (-5)
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ОШ ДШ Ш Е КОЭФФИЦИЕНТА РОСТА ЩИУЗОК НА ПОДСТАНЦИЯХ 35/10 кВ

Средний коэффициент роста нагрузок на перспективу t  лет яв подстан

циях 35/10 кВ рассматриваемой области без .учета крупных потребителей определяет

ся в зависимости от роста потребления электроэнергии:

К« =
Кт ( Acttt ~ A»Pt)

Ato

где Aext 

Акр!

A to 

Кт

потребление электроэнергии: сельским хозяйством области (края, 

республики) в t  году, млн.кВт»ч;
потребление электроэнергии в t  году крупными сельскохозяйствен- 

нши потребителями, вводимыми в период от исходного t-o до t  

года, млн. кВт *ч;
потребление электроэнергии сельским хозяйством 'Области в исходном 

1© году (отчетные данные), мля,хВт*ч;

коэффициент, учитывающий увеличение числа часов использования 

максимума подстанции 35/10 кВ в перспективе, принимается 0,97  на 

перспективу 5 лет; 0 , 9 5 - 1 0  лет и 0 ,93 -  15 дет.

Если в области имеются неразвивавдиеся потребители, то

Кн * Кт V 1 ~ А« *  -~.Ан*? ,
Ato "* А К£Р

где Анер -  годовое потребление электроэнергии существующими потребителями, 

рост которых на перспективу не замечается (крупные полностью 

введенные в строй комплексы, оросительные системы, тепличные 

комбинаты и т .п .# питающиеся от отдельных подстанций 35/10 кВ), 
мзя.кВт.ч.
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Потребление с^-ктроэнериш сельским хозяйством области (края, республика? 
на перспективу до 15-20 дет может быть оцределено экстрапюляцией с использова
нием статистических данных о потреб дегаш электроэнергии сельским хозяйством 
области (края, республики}» по удельным показателя?  ̂ расхода электроэнергии, 
исходя из объемов сельскохозяйственного производства, численности сельского на
селения; о т  другим обоснованным методов прогнозирования*

Расчет здектропотребдения уетодом экстраполядин производится с использова
нием статистических данных за последние 15-20 дет» Как показали исследования, 
удовлетворите явные результаты можно получить при использовании в качестве аппрок
симирующей кризов полинома второй степени (параболы)» Коэффициенты полинома на
ходятся методом наименьших квадратов.

Способ определения потребления электроэнергии сельским хозяйством по удель
ным показателям расхода электроэнергии (на I двор, га пашни, единицу продукции 
з т .д .)  применяется при наличии этих показателей для рассматриваемой зоны в со
ответствующем зональном институте (нормативной станции) системы Минсельхоза 
СССР, ведающим вопросами сельской электрификации.

При расчетах по удельным показателям должен быть учтен переход сельскохо
зяйственного производства на промышленную основу, применение бодее совершенной 
системы электрифицированных машин и установок, применение электроэнергии на 
технологические тепловые нужды, орошение, освещение, облучение и другие процес
сы*

При наличии необходаой исходной информации могут использоваться более 
совершенные корреляционные методы прогнозирования (БИЭСК), метод Бокса-Дженкин
са (Ш И ) и другие обоснованные методы.

Для увязки прогнозов э дектропотреб ления по отдельным областям и республи
кам с прогнозом по СССР применяется метод прогнозирования в многоуровневых си
стемах, разработанный в институте *Сеяьэнергопроехт” . На основании математичес
кой модели составляется программа для ЭВМ, с помощью которой ежегодно разраба
тывается прогноз здектропотреблеяия с учетом сложившихся тенденций, последних 
статистических данных и различных влияющих факторов.

В ходе расчетов в прогнозы по стране ж отдельным регионам вносятся поправ
ки на развитие особо энергоемких потребителей (орошение, электротеллозые уста
новки) по имеющимся материалам технико-экономических расчетов ж данных плановых 
органов соответствующих министерств.
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В результате получается сбалансированный прогноз сельскохозяйственного 
электрспотребления по СССР, союзным и автономным республикам, краям я областям 
Р02СР с разбивкой на коэднадьно-бытовне и производственные нужда, орошение и 

тепловые процессы.
Эти расчеты выполняются ежегодно в централизованном порядке и используются 

в качестве контрольных уровней сельскохозяйственного э лентропотребдения и крат
ности роста нагрузок подстанций 35Д0 кВ.

Принятые расчетные величины общего электропотребления сельски» хозяйством 
области (края, республики) на перспективу не додана, как правило, превышать 
контрольные уровни, задаваемые институтом "Сеяьэнергопроент".
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ПВДСШШЕ 7

ЩЩШЛЕНЙЕ СУЩЕСТЗГЛИ НАГРУЗКИ ТРАНСЙОНШОНЫХ 
ПОДСТАНЦИИ 10/0,4  кВ ПН! ОТСУТСТВИЙ ШПОСЩСТНШМ 

ЗАМЕРОВ НАГРУЗКИ Э Ш  ПОДСТАНЦИЙ

При отсутствии замеров нагрузок по отдельным трансформаторным подстанция?.: 
(ТП) Ю /0,4 кВ их нагрузку можно приближенно определить по данным замеров на
грузки линии 10 кВ, к которой присоединены данные подстанции, или по годовому 

потреблению электроэнергии по ТП.
Коэффициент средней загрузки (Kg ) Ш 10/0,4 кВ по линии Ю кВ составит:

«  Ра---------- --------------------------------------------------------- - ,

К© Е ( S ji ‘ Kceai * COS5Рг)

где ? а -  фактическая максимальная нагрузка линии 10 кВ по данным измерений, 
кВт;

S r i -  установленная мощность i-г о  трансформатора, црис о единенного к 

линии 10 кВ, кВ-А;
Hc*iL * коэффициент сезонности потребителей г-го трансформатора (принима

ется по таблице 4 .8 ) ;
cos!P i- коэффициент мощности I-го  трансформатора в максимум нагрузки 

(принимается по таблице 4 .2  или рис. 4 .1  в зависимости от вида 
нагрузки);

-  коэффициент, учитывающий разновременность максимумов нагрузок 
разных потребителей, принимается в зависимости от количества п  
присоединенных Ш к линии 10 кВ по таблице Д .7.1

Максимальная нагрузка Ш ( Pj ) может быть определена: 

f \ *  S T i - K j  cosIPi , кВт.

Таблица П.7.1

Коэффициент одновременности нагрузок разных групп 
потребителей

Количество ТП J 3-0 7-13 , 14-20 21-30 j

Коэффициент одновременности 

(*о>___________

I
j 0,55 0 ,6

!

0,55
! 1 
! °>5 i
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При наличии годового потребления электроэнергии ( W  ) по ТП максималь

ная расчетная нагрт/зна трансформатора ( Р- ) может быть определена исходя из 

голевого числа часов использования максимальной нагрузки ( Ту ) ,  принятого по 

таблице П .7 .2:

Рт = W i
T w i

кВт.

Таблшха П .7.2

Зависимость годового числа часов использования 
максимальной нагрузки от потребления электроэнергии

Годовое потребление 
электроэнергии, 

тыс. нВт.ч

Число часов использования максимума С Тм ) 
при характере нагрузки

коммунально-
бытовая

производ
ственная

смешанная

до 1 0 900 1 1 0 0 1300

10-25 1 2 0 0 1500 1700

25-80 1600 2 0 0 0 2 2 0 0

80-200 2 0 0 0 2500 2800

200-600 2350 2700 3200

600 и более 2600 2800 3400

Если замера нагрузки Н  дана в амперах» то максимальная активная нагрузка 

составит:

P i »&,!&ч]г'С&д¥г» кВт.

IOO



П Ш ОШ Ш  8

ПРШЕРЫ РАСЧЕТА НАГРУЗОК ЭЖСГШЕСКЕК СЕТЕЙ

Электрические сети 0*38 кВ

Производственные и кошунально-бнтовне потребители присоединены к ТГГ 
10 /0 ,4  кВ согласно схеме рис. Я .8.1- Расчетные нагрузки на вводе отдельных 
производственных и общественных потребителей приняты по данным обследований 

в соответствии с таблицей П .1.1 справочного материала (шифр 109,118,135,525). 
Расчетные нагрузки на вводах в жилые дома приняты исходя из существующего знут- 
риквартирного потребления электроэнергии на I  дом (500 кВт.ч/доы по данным 
энергосбыта). На расчетный год (7 лет) годовое потребление электроэнергии со
ставит 750 кВт.ч/дом, а максимальная нагрузка на вводе з дом -  1750 Вт (п .2 .1 , 

рис. По справочному материалу МУ шифр нагрузки принимается 602 о корректи
ровкой по величине расчетной нагрузки.

Нагрузка уличного освещения рассчитана в соответствии с п .2 .П  : на участ
ках 1 -9 , 7-10 для улицы местного значения шириной 10 ы расчетная нагрузка на 
I  пог.м длины улица составит 4 ,5  Вт; при общей длине улиц 0 , 8  км нагрузка улич* 
ного освещения составит 3,6 кВт; на участках 1-5 (хоздвор) при количестве поме
щений -  4  и общей длине периметра хоздвора 800 м нагрузка наружного освещения 
составит 0,25 .4  + 0,003.800 = Х,0 + 2 ,4  «  3 ,4  кВт. Тогда суммарная нагрузка 
уличного освещения: 3 ,6  + 3 ,4  = 7 кВт. Шифр при освещении лампами накаливания -  
651 (ом. справочный материал МУ).

f7/f7

Рас. П.,3.1
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Для определения расчетных нагрузок на участках сети составляется таблица 

П. 8  Л  исходных данных для расчета на ЭВМ. В таблице Д .8.1  указаны шифр нагрузки 

потребителя* количество потребителей, величина установленной или максимальной 

мощности и номера участков, к которым подключена нагрузка на схеме сети.

Таблица Я.8 Л
Исходные данные для расчета на ЭШ

ть
пп!

ШИФР ; 
нагруз-| 
ки j

Количест
во потре
бите леи

Установленная 
мощность, кВт

Максимальная 
нагрузка, кВт

Начало
участка

КЬкец
участка

I 651 _ 7 ,0 0 I
2 135 I 7*0 - I 2
3 н е I 14*0 - 2 34 ЮЭ I 35,0 - 3 4
5 ю э I 35,0 * 4 56 602 15 - 1*75 I 6
7 $ 0 2 10 - 1.75 6 7
8 602 15 - 1,75 7 8
9 602 10 - 1*75 8 9

1 0 525 I 15,0 - 7 10

В ЭВМ заложены вероятностные характеристики нагрузок;

Таблица Н«8»2
Вероятностные характеристики нагрузок

Шифр
наг
руз
ки

Ус та
нов- 
ден
ная 
мощ
ность*

Дневной максимум Вечерний максимум

Рмц, Pft ,Q»n , ,(&бад,
кВт ■ кВт \ кВт |кзар 1 квар 

1 1 ; !

§4,
квар

; 1 .  1 : 
Рие Р» . Qn*.
кВт; кВт i кВт квар

1 ; ;

1 :
* « 4 *J 5 . ,
квар|квар 

1
____1_____

Мощ
ность
наи
боль
шего
двига
теля,
кВт

109 35 17 13 4 13 10 3 17 13 4 13 1 0 3
118 14 5 4,5 0 ,5  3 ,0 2 * 8 0 , 2  8 7 I 5 4*5 0*5
135 6 5 X 5 4 ,5 0 ,5  6 5 I 5 4 ,5 0 ,5
525 15 3 2,5 0 ,5  1 ,5 1 , 2 0 ,3  10 8 2 6 4 ,5 1.5
602 - 0 ,5 0,41 0*09 0,24 0 , 2 0,04 1 ,5 I* 23 0 ,,27 0*6 0 ,5 0 * 1
651 - 0 0 0  0 0 0 7 0 0 0 0 0
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Расчетные нагрузки на участках сети определяется согласно п .3 .1 .  Расчет 

ведется  с конца линии, например, с участка 3 -4 . По данному участку питается 

два коровника (шифр нагрузки -  1 0 9 ), присоединенные в точках 4  л 5. Суммарная 

активная дневная нагрузка на участке 3 - 4  составит

РД 3 -4  = 4 *0+4,0+ \ 169+16У = 8 ,0+18 ,4  = 26 ,4  кВт.

Суммарная реактивная дневная нагрузка

Сд2 _ 4  = 3 ,0+3 ,0+  {Г00+100 ' = 6 ,0+ 14 ,2  = 2 0 ,2  квар.

Суммарная полная дневная нагрузка на участке 3 -4 :

2дз_4 = = зз.з яв-а.

Нагрузки жилых домов в ЭВМ суммируются по формуле:

Р = ?tP + Уп jS6f> .

Приведенные к расчетной нагрузке на вводе в дом, равной 1 ,7 5  кВт, вероят

ностные характеристики нагрузки соста вя т :

Рв = 1,75 = 0,30 fi&Vb = 1,45
0В = 0,68 9В = 0,11 Jb&Qа “  0,57
Рд = 0,60 Тя = 0.10 ~ 0,50
Од = 0,28 ?д = 0,04 — 0,24

На участке 8 -9  максимальная вечерняя нагрузка для 10 домов составит: 

активная - Рв8_д » 10.0,30 +jfr6Tl,45 = 3,0+4,6 = 7,6 кВт ;

реактивная - Q̂g = I0.0,U-iyi0,.0,57'= 1,1+1,8 = 2,9 квар;

полная - Sb8_9 = |?,62 + 2,92 = 8,2 ллВ-А.

При расчете нагрузок без  применения ЭШ (вручную) нагрузки коровников на 

участке 3 -4  суммируются с коэффициентом одновременности (таблица 4 .1 ) :

РдЗ-4 “  = 2 8 * 9  кВт.
Полная мощность на участке:

S o *  = = з6 - 1
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Нагрузки жилых домов суммируются с учетом коэффициента одновременности 

(таоддца 4 * 1 ):

Р | > -Т 1 'Р м *К о » кВт.

На участке £ -9  вечерняя нагрузка состави т:

? в8 -9  “  Ю *1»75 .0 ,44  = 7 ,7  кВт.

Расчетная нагрузка 6 -7  определяется согласно п .4 .3  суммированием отдельно 

рассчитанных нагрузок жилых домов и клуба. В вечерний максимум нагрузка жилых 

донов равняется

?вб - 7  = 3 5 .1 ,7 5 .0 ,3 4  = 20 ,8  кВт.

Нагрузка клуба равна 10 кВт (см .р и с. П .8 .1  и таблицу П .8 .2 ) .

Суммарная нагрузка на участке 6 -7  определяется по таблице 4 .7 :

2 0 ,8  + 6 ,0  = 2 6 ,8  кВт.

Для определения нагрузки на шинах 0 ,4  кВ ТП 1 0 /0 ,4  кВ в вечерний максимум 

нагрузки жилых домов суммируются с коэффициентом одновременности

Рх = 5 0 .1 ,7 5 .0 ,3 0  = 2 6 ,3  кВт.

Нагрузки остальных потребителей суммируются с коэффициентом одновремен

ности, так как они отличаются между собой по нагрузкам незначительно:

? 2  = ( I7+I7+8+6+I0),0 ,7 5  = 4 3 ,5  кВт.

Нагрузки жилых домов, производственных и общественных потребителей сум

мируются по таблице 4 .7 :

43,5+16,6 = 6 0 ,1  кВт.

Расчетная нагрузка ТП с учетом наружного освещения состави т:

6 0 ,1  + 7 *, 6 7 ,1  кВт.

Полная расчетная мощность ТП со  смешанной нагрузкой равна:

С = ■—.З Ы . = 80,8 кВ-i.
°Р  0 ,8 3
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Электрические сети  I O -I lQ :-:Р

На р и с.Д .8 . 2  приведена схема отходящей линчи 1C кВ.

Обозначение:

3 2  ц о к е о  ТТП .ТТП Т я р ттатл S  “  с т *  >a ? . t A  Д ?  K. § S .
6 7 {5 6 ,4  '  нагрузка Рв кВт

по заме- в * К±5Т
рам - кВт

Рас, Е .8 . 2

Материалы обследования потребителей дрнзедены б таблицах П .8 .3  и П .8 ,4 ,

Для расчета нагрузок на ЗШ составляется таблица исходных данных. В таблицу 

заносятся шифр нагрузки в соответствии с таблице:: Я .1 .4 , величины нагрузки но 

результата:.: за::еров и их форма представления, номера и длины расчетных участков 

или их координаты согласно рабочей схеме. При двухтрансфорыат^рных подстанциях 

для одного из трансформаторов вводится фиктивный участок с нулевой длиной. 

Например, для Ш Л 36 нагрузка одного трансформатора учитывается на участке 

9 -10 , второго -  на фиктивном участке 10-99 .

Расчет нагрузок на ЭВМ производится по формулам п .3 .1  с использованием гра

фиков электрических нагрузок групп потребителей, соответствующих оифра:' негру

зок по таблице П .1 .4 , и других режимных показателей {коэффициентов сезонности, 

р о с т а ) , яздягзшазся константами программы.



Уточюгются рсзадапденты doc то глгрузки удя потребителей в соответствии с 

п, 3 .8 , Нэ^ффзлйеьт роста принимается разным I  для законченного строительством 

т* ош  дек с о по производству молока -  ТИ Я 36, вновь вводивнх истребителей К  Я 48, 

F-jcr.c40i OPC.3SE2K -  ГЯ й SI, ш  Т;1 £ 33, питающего ахгае дома хутора Десной, 

з -.х сгона гад обследования отм с четкого как неперспективный на с еденный пункт.

ТГря расчете нагрузок без драмеw*1 чая ЗЗЙ необходимо дЕЯные до замерам чвгру- 

зск f ток 9 годозое потрзоленив электроэнергии) призеста ж активной мощности в 

соответствии с Цриясаенззя 7. Дзя 'ГП > 33, где приведено годовое потребление 

электроэнергии, максимальная нагрузка будет (К^ *  1 ,3 ) :

•з ^  я ^ ..тД.-~Я~ - 1 .3  = 152 кВт.
- Г  СС -о^ Г

Яг ТВ A SS замер нагрузок хсоиззедэн амперметром, в этом случае максимальная 

д о г р у з к а  р а вн а

Р,я од = О ,Ь*5« АО.О, УО — Xj. кВт .ja ас
Расчетные нагрузки уп 10 ^0,- /3 определяются умножением их максимальных 

i агрузок по згчл р̂у на соотзетстзузгаз коэффициенты роста согласно п ,п , 3 .6  и 

3 .3 , коэффициенты диезного 2 вечернего максиму а (п .4 .1 ) ,  коэффициенты сезон
ности ( с , 4 ,5 ) . Например, д м  HI ;* 32 с производственной нагрузкой *  I ,  

л.̂  -  ОД, коэффициент роста на пердод 7 дет Нр = 1 ,4 :

? „  -  87*0'1*4 *  94 кВт,
А

53 «  67*0 ,6-1 ,4  «  56,4 кВт.

ддн та £ 34 с битовой нагрузкой К, = 0 ,8 , = I ,  коэффициент роста К ^ 1 ,3 :

?д а 4 0 *0 .3 '1 ,3  *  15,6 кВт 

?3 *  40-1*1,2 »  52 кВт*

От линии 10 кВ питается нагрузка орошения (НИ 5  37 ), которую умножают на 

коэффициент сезонности согласно п. 4 .5 (KQe3 = О т  0 ,1  , для зоны ига ТССР при

нимаем ОД).  Расчетная нагрузка орошения в зимний период составит 50*0,1 -  5 кВт, 

с учетом *  I ,  - 0 ,6

?д -  5 хЗт, ?3 = 3 кВт.

Так зад аггрузка орошения составляет менее 30*, расчеты для летнего режима

н е п р о и з в о д я т с я .



Расчетные нагрузки дневного и вечернего максииукоз ко каждому ТП приведем 
as схеме линий 10 кВ,

Суммарная дневная я вечерняя нагрузка на участие 2-6 определяется суммиро

ванием соотаетствупшх нагрузок ТП *  32 и £ 33 с учетом коэффициента одновремен
ности (таблица 4 .2 ) :

Рд 2-6 *  (94+ 45 ,6 ).0 ,9  = 125,6 кВт;

Рв 2-о  *  (56 ,4+152).О,9 = 187,6 кВт.

Суммирование нагрузок на участке 4-5  производится по таблице 4 ,6 , так как 

нагрузка на ТП £ 3S меньше нагрузки ТП # 48 более чем в 4 раза. Яри суммировании 

нагрузок по таблице к большей нагрузке прибавляется добавка д Р от менылей 

нагрузки. Например, для дневной нагрузки ТЯ Л 39. разной 14 кБт, добавка соста

вит 9 кВт. Тогда
?д * 130+9 -  139 кВт;

Р3 *  130.0,6  + 5 в 83 кВт.

Для определения суммарной нагрузки на участке 9-10 производится группировка 
нагрузок ТЯ, чтобы величина их не отличалась друг от друга более чем в 4 раза, 

Группировка производится раздельно для дневного и вечернего максимумов.

Для дневного максимума

Рд э_10= (160+180),0,9 = 306 кВт;

Рд 9 _10 = £5+3,3).0 ,9  = ? ,5  кВт;

Рд -̂J-Q *  306 + 7 ,5  = 313,5 кВт.

Для вечернего максимума

Рв 9-10 58 (Эо+Е38) - 0»9 “  163,6 кВт;

Fg cu.jo “  ( 3+JX)•0,9 = 12,6 кВт;

? в м о  = 183,6 + 12,6 = 196,2 кВт.

Аналогично производится суммирование остальных участков.
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Таблица П .8,3  
(форма П .2 .2)

Лист I
Всего листов I

Сведения о действующих подстанциях 6 -3 5 /0 ,4  кВ, присоединенных 
к подстанции "Петровка" Ваоидьевокого Р90

Л№ Me с тораопо ложение Лиспет- Количество Номинальная Вид нагрузки
пн ТП черский

номер
ТП

трансфор
маторов,

шт

мощнооть 
трансформа
торов, 

кВ. А

1

х . 2

Линия I
Ьтз... ]I z j :: : : :  j г ” , т :* 'б ...

I . с . Патровка 31 2 250
250

свиноферма

2. _и_ 32 I 100 хоздвор
3. 33 I 100 комбыт
4. 34 I 63 комбыт
5* _м_ 35 I 100 номбыт,мас

терские
6. совхоз "Петровский" 36 2 250

250
комплекс по
производству
молока

7, 37 I 100 орошение
8, хутор Леоной 38 X 40 комбыт
9. с1. Петровна 39 I 40 тракторная

бригада

Шифр'Максимальная
наг-i 
руз-1 
ки :

нагрузка
вели форма
чина предi став

г : : ! т в . : ; ; ;
ления:

01

01 67 Р
02 275
02 40 Р

05 70 Р
07 160 Р

180 Р

13 50 Р
02 18 I

01 10 Р

I Коэффи
циент 
роста 
нагруз
ки

Сведения о развитии 
потребителей

ТО . L.. Л 1 ~

в стадии освоения» по 
проекту Рр о 300 кВт

строительство закончено 
мощности освоены

неперспективный

*

Начальник Васильевского РЗС П.В. Иванов



Таблица П.8.4 
(форма П .2.3) 

Лист I
Всего листов I

Сведения о потребителях, намечаемых к строительству до 1986 года 
в зоне подстанции напряжением 35/10 кВ "Петровка" Васильевского ГЭС

пи
Месторасположение

потребителя
Номер
под
стан
ции
на
схеме

Номинальная 
мощность 
трансформа
тора наме
чаемой 
подстанции, 

кВА.

Ваочетная 
максималь
ная наг
рузка,

кВт

Шифр
наг
руз
ки

Намечаемый
год ввода 
в эксплуа
тацию

Наименование
потребителя

Характеристика потребителя 
(поголовье окота, объем 
выпускаемой продукции и i n ,

Номер и 
дата вы
дачи тех— 
киче скюс 
условий 
на подклю
чение

единица
измерения

коли
чество

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

I. Совхоз "Петров 48 160 130 15 1983 кирпичный млн. ит 5
ский" завод

ыою
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