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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В работе содержатся электрические принципиальные схемы подстанционных 
адементов 6-10 кВ и схемы шкафов ЯРУ (КРУН) 6-10 кВ с применением комплект
ных устройств защиты типа ЯРЭ 2201 на интегральных микросхемах.

Схемы выполнены для подстанций на постоянном, выпрямленном оперативном
токе.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н ЫЕ

Работа предназначается для использования при конкретном проектировании, 
а так хе являетоя заданием КРУ-отроительнш предприятиям на разработку 
вспомогательных цепей шкафов КРУ (КРУН) 6-10 кВ с устройствами ЯРЭ 2201.

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I .  Пояснительная записка и чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-264 форматки.
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