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Назначение: подбор оптимальных вариантов схем 
включения аппаратуры обработки и присоедине
ния к X3Q аппаратуры уплотнения высокочастот
ных каналов связи  и телемеханики в  распредели
тельных сетях  напряжением 6-110 кВ

Разработаны институтом 
"Сельэнергопроект"
I I I3 9 5 , Москва Б -395. 
Томилинская у л . д .  2 .  
Утверждены Минэнерго 
СССР Решение ft 252 от 
16 ноября 1973 г .
Введены в действие ин
ститутом "Сельэцерго- 
п р о е н т 'с  / я п / 91?г
Приказ ft 3 0 п
от " 7  " декаКоя 1976 г.
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включения элементов обработки и присоединения 

высокочастотных каналов связи я телемеханики 
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C I E U A
включения фильтра присоединения УФП-75 по 

варианту фильтра верхних частот

С Х Е М А
включения фильтра присоединения УФП-75 по варианту 

полузвена полосового фильтра

техническое освидетельствование

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
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С Х Е М А
включения ф илы ра присоединения УФП-75 по варианту 

полузвена фильтра верхних частот

С Х Е М А
включения фильтра присоединения УФП-75 по варианту 

полосового фильтра

С Х Е М А
включения фильтра присоединения УФП-75 по варианту 

автотрансформаторного филыра

С Х Е М А
заградителя со стальным сердечником типа ВЧЗС-100 

и ВЧЗС-200

к линии
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2 СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
Схемы обработки и присоединения 
ВЛ 6-10 кВ для высокочастотных каналов связи

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
te 407 -0 -/3 *

Паспорт 
диет 2

С Х Е М А
заградителя типа ВЧЗ-100 и ВЧЗ-ЗОО
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С Х Е М А
включения фильтра присоединения ФПФФ-73 по 

варианту фильтра верхних частот

С Х Е М А
включения фильтра присоединения ФПФФ>-73 по 

варианту компенсационного устройства
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВЛ -  линия электропередачи 

ИП -  изолятор проходной 

Т -  трансформатор 

L -  индуктивность 

С -  емкость 

1 р  -  дроссель

Скс -  ховденсатор связи

ВЗ -  высокочастотный заградитель

БН -  заземляющий нон

Р -  разрядник

ФП -  фильтр присоединения

R -  резистор

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТИПОВЫХ СХЕМ АППАРАТУРЫ 
ОБРАБОТКИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Выбор аппаратуры высокочастотной обработки и присоединения производится после расчета 

параметров высокочастотного трак та , из которого определяются необходимые параметры аппара

туры обработки и присоединения. Выбор состоит из следующих этапов:

а /  проверки заградителя по токовым параметрам;

б /  выбора заградителя по рабочей полосе частот и значению запирающого сопротивления;

в /  выбора конденсатора связи  по заданному напряжению ВЛ;

г /  выбора фильтра присоединения и схемы его  включения в зависимости от рабочей поло -  

сы частот, емкости выбранного конденсатора связи и входного сопротивления высоко

частотного тракта в точке подключения конденсатора св язи .

Представленные в  типовом проекте материалы позволяют рассмотреть схемы включения 

фильтров присоединения типов УФП-75 и ФИФФ-73 при различных емкостях конденсаторов св язи , 

семейство частотных характеристик высокочастотных заградителей типов ВЧЗС-100 и ВЧЗС-200, 

ВЧ3-100 и ВЧ3-300 для разных рабочих полос высокочастотных каналов св язи .

В проекте даны принципиальные схемы фильтров присоединения и высокочастотных загради

телей , частотные характеристики рабочего затухания и входного сопротивления фильтра при

соединения, семейство частотных характеристик активного и реактивного сопротивления за гр а 

дителя при различных частотах  настройки.

Кроме то го , на типовых чертежах фильтров присоединения приведены монтажные схемы 

Д р о сси р о вк а /, варианты настройки и таблицы кроссировок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЕЕ ДАННЫЕ

Типовые решения являются корректировкой типовых репений № 4 0 7 -0 - I I6 .
С рок  д е й с т в и я  т и п о в ы х  реш ений  ft (О с н о в а н и е  -  П е р е ч е н ь  Л 0 4 - 9 )

Альбом I .  Пояснительная записка 

Альбом П. Схемы

Объем проектных материалов 4б& форматок

Проект распространяет: Свердловский филиал Центрального института 
типового проектирования, 620062, Свердловск,
У л Л евы ш ева , 4

Инв.Й

Пасп. «*036794

Типовые проектные решения 407-0-156

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852315.htm

