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Работа содержит метод» расчетов, выполняемых для оценки условий 
обеспечения дальнего резервирования в сетях 6-10 кВ и рекоменда
ции по его улучшении. Для случаев, когда дальнее резервирование 
не обеспечивается, в работе даны принципиальные схемы устройств 
резервирования при отказах запит и выключателей (УРОВЗ) линий 
6-10 кВ, указания по их области применения и выбору уставок 
УРОВЗ с учетом мощности питающих трансформаторов, величины я ха
рактера нагрузхи, типа и длины питаемых линий 6-10 кВ. Работа 
предназначена для использования при проектировании отделениями 
и ОКП института "Энергосетьпроект" УРОВЗ 6-10 кВ. В работе при
ведена также структурная схема УРОВЗ 6-10 кВ, рекомендуемая для 
разработки на современной элементной базе.

Применение работы позволяет повысить надежность электроснаб
жения за счет снижения времени отключения повреждения, уменьше
ния объема повреждения силового оборудования и снизить трудозат
раты при проектировании.
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Альбом I. Пояснительная записка и чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-82 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Горьковское отделение ВГПИ и НИИ "Энергосеть-
проект", 603005, г.Горький, ул.Пискунова, 59

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждевы и введены в действие Минэнерго СССР
протоколом ет Ю.02.83г> 3 
Срок действия-1987 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТП, 620062, Свердловск,
ул.Чебышева, 4
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Типовые проектные решения 407-03-336.83
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