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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Работа содержит схемы разверток шкафов КРУ (КРУН) 6 -10  кВ, которые 
по разновидвооти охватывают в се  типы присоединений на стороне 
6 -10  кВ подстанций 110-220 кВ энергосистем на переменном оператив
ном токе со щитом управления. На НН применены выключатели типов: 
BR-I0, ВШШ-10 на номинальные токи 630, 1000, 1600 А со встроенными 
пружинными приводами и ВШЭ-10 на 3200 А со встроенным электромаг
нитным приводом.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Работа предназначается для использования при конкретном проектиро
вании и является заданием КРУ -  строительным заводам.

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  

Альбом I .  Пояснительная записка и чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-284 форматки.
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