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Предназначаются дои использования при 
проектировании защиты шин и УРОВ и при 
разработке задания заводу на типовые 
панели
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Работа содержит следующие принципиальные схемы:

- релейной защиты двойной секционированной системы шин ;

- устройства резервирования при отказе выключателей ;

- релейной защиты на шиносоединительных и секционных выключателях (резервная 
защита шин).

Схемы защиты шин выполнены с использованием реле тока с насыщающимися транс
форматорами тина РНТ, с учетом возможных полнофазных и неполнофазных отказов выклю
чателей при срабатывании защиты шин.

Схемы устройства резервирования при отказе выключателей выполнены в двух ва
риантах: с использованием реле положения "включено" выключателей (принцип дублиро
ванного пуска от защит) и с использованием принципа автоматической проверки исправ
ности выключателя.

Резервные защиты выполнены в виде отдельных защит, устанавливаемых на шино
соединительных и секционных выключателях, и в виде направленных токовых защит си
стем шин, включенных на сумму токов в цепях шиносоединительного и секционного вы
ключателей.
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